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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N“ 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n® 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em 04 de abril de 2024, procedeu-se a abertura do processo

administrativo n® 0404002/2024, que tem por objeto a Contratação

de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de

implantação de sistema de abastecimento de água com reservatório e

rede de distribuição na zona urbana do município de Buriticupu/MA,

com este fim e para constar, eu, Midian da Silva Moraes lavrei o

presente termo que vai por mim assinado.

Buriticupu/MA, 04 de abril de 2024.

Chefe da OWsôo de Arquivo.
CoBiifvaçào de Docuaiefttos e Protocolo
Portaria n® 145/2021 ● SEMAPLAN

Midian da Silva Moraes

Setor de Protocolo
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N“ 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n”, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD n° 0404002/2024

Pelo presente instrumento, encaminha-se ao Chefe de Gabinete, Sr.“ AFONSO BARROS
BATISTA, Documento de Formalização da Demanda - DFD assim como Projeto Básico em
anexo, para análise de conveniência e oportunidade quanto a autorização e classificação da
necessidade da contratação e demais providências cabíveis.

SETOR REQUISITANTE (Unidade/Setor/Departamento):

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Responsável pela formalização da demanda:

JOSIAS DA SILVA COSTA

PortariaE-mail Institucional:

n° 029/2023 - GARPEsemob@buriticupu.ma.gov.br

1. Justificativa

1.1. Identificação da demanda

O presente documento manifesta a necessidade da Contratação de empresa de enge-1.1.1.

nharia especializada para execução dos serviços de implantação de sistema de abastecimento de
água com reservatório e rede de distribuição na zona urbana do município de Buriticupu/MA.

1.2. Necessidade da contratação

Muitas áreas da cidade enfrentam problemas de acesso limitado a água potável. Isso é1.2.1.

devido à falta de infraestrutura adequada de fornecimento de água, resultando em uma depen
dência de fontes não confiáveis, como poços artesianos individuais ou corpos d'água contami
nados.

A falta de acesso à água potável pode levar a sérios problemas de saúde pública. Água1.2.2.

contaminada pode causar uma série de doenças transmitidas pela água, afetando diretamente a
qualidade de vida da população.

Um suprimento estável de água potável é essencial para o desenvolvimento econômico1.2.3.

de uma região. Indústrias, comércios e até mesmo serviços públicos dependem de água para
operar eficientemente. A falta de acesso à água pode impedir o crescimento econômico e limi

tar as oportunidades de emprego na área.

A falta de acesso à água potável pode agravar as condições de pobreza e desigualdade1.2.4.

na região. As famílias podem ser forçadas a gastar grandes quantidades de tempo e recursos em

busca de água segura, o que pode afetar negativamente a educação, o bem-estar e outras áreas
da vida.

Dependendo das fontes atuais de água, pode haver impactos significativos no meio1.2.5.

ambiente devido à exploração excessiva de recursos hídricos. Um sistema de abastecimento de

água planejado e bem gerenciado pode ajudar a minimizar esses impactos, garantindo o uso
sustentável dos recursos hídricos.
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n”, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticiipu/MA

QUANTIDADE DE BENS/SERVIÇOS A SER ADQUIRIDO

2.1. A demanda dos serviços previstos está presente em projeto básico em anexo.

2,

PREVISÃO DE DATA EM DEVE SER REALIZADA A PRESTAÇÃO DOS3.

SERVIÇOS

Os serviços deverão ser iniciados até 10 (dez) dias após recebimento da Ordem de3.1.

Serviços.

Os serviços terão prazo de execução de 08 (oito) meses, conforme cronograma físico
financeiro anexo ao projeto básico.

3.2.

ENCAMINHAMENTO

Encaminhe-se à autoridade competente da Área Administrativa, Ordenador de Despe
sas, que deverá decidir motivadamente sobre o prosseguimento, aprovação e classificação da
contratação;

4.

4.1.

Buriticupu/MA, 04 de abril de 2024.

Atenciosamente,

josi^sja lAVbflTA

Secretário Municipal dLÇ)bras e Urbanismo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECClMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA

VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS
PROJETO EXECUTIVO

MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA

IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO .MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE APOIO A OBRA
SERVIÇOS DE MELHORIAS DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO .TRATAMENTO E ADUTORA DE ÁGUA TRATADA
POÇO PTP-07( TUBULAR PROFUNDO 08" x 200,OOm)

POÇO PTP-08( TUBULAR PROFUNDO 08” X 200,OOm)

POÇO PTP-09( TUBULAR PROFUNDO 08" X 220,00m)

POÇO PTP-13( TUBULAR PROFUNDO 08" X)

POÇO PTP-15( TUBULAR PROFUNDO 08" X 248,00m)

POÇO PTP-16( TUBULAR PROFUNDO 08" X 250,OOm)
POÇO PTP-17( TUBULAR PROFUNDO 08" X 250,OOm) - NA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS
UNIDADES DE RESERVAÇÃO
UNIDADE 01 - RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO ELEVADO CAPJ.000,00M3, TORRE DE 10.00M

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS
EDIFICAÇÃO(GUARITA DE SEGURANÇA)
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
LIGAÇÕES DOMICILIARES
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

605.112,93

323.390,94

175.258,00

39.637,34

66.826,65

1.410.003,10

176.382,78

180.161,37

261.125,91

297.997,49

192.607,11

224.929,33

76.799,11

2.247.318,35

2.076.776,59

123.411,75

47.130,01

2.241.260,12

763.384,30

56.312,13

8,26 %

4,42 %

2,39%

0,54%

0,91 %

19,25 %

2,41 %

2,46 %

3,57 %

4,07 %

2,63 %

3,07 %

1,05%

30,69 %

28,36 %

1,69 %

0,64 %

30,60 %

10,42 %

0,77 %

1

1.1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

3.3

4

5

6

R$ 5.898.562,02

1.424.628,91

7.323.390,93

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

R$

R$

^ /jPi'lC~e^'CíU
'' \eCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MA: 112025108-7
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU . MA

CNPJ: 01.012.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 ● M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergip«,SEINFRA - 027

ENCARQOS SOCIAIS NAO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 68.90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT Cl

3/BDIDESCRIÇÃO PESO 1%)

8,26%

4,42%

4,42%

2,39%

1,08%

0,77 %

0,56%

0,S4%

0,10%

0,20%

0,05 %

0,10%

0,09 %

0,91 %

0,20 %

0,41 %

CÓDIGO UND QUANT. TOTALITEM BANCO
BDI

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS
PROJETO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO E PROJETO EXECCUTIVO
MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL OE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

EXECUÇÃO DÊ ALMOXARIFAOC EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016
ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO PADRAO STANDARD COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
LOCACAO DE COITAINER 2,30X6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRTORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/CESMOBILIZACAC)

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO .MÃQUINAS E EQUIPAMENTO DE APOIO A OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR OE
AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO AF_02«)17

GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT16 000 KG, POTÊNCIA OE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
SERVIÇOS DE MELHORIAS DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO .TRATAMENTO E ADUTORA DE ÁGUA TRATADA
POÇO PTP-07( TUBULAR PROFUNDO 08" X 200,OOm)
SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_ 05/2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA OE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)
AF_07.'2020

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, LTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS D£ CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021
CHAPtSCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇ01:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRIlICA EH PARECES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMAIX). AF_07/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM AF_ 12/2015
PORTÃO OE ABRIR, 02 FOLHAS COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 7', E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZAIX),

MALHA T SEM REVESTIMENTO!NCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

RS S0S.112,83

RS 323.390,94

R$ 323 390,94

RS 176.268,00

RS 70 867,36

RS 56.118,80

R$40.271,84

RS 39.837,34

RS 7 073,82

RS 14.839,56

R$3 477,04

R$7.553,00

RS 6.693,92

1

1.1

UND 1,00 R$ 260 421,12 R$ 323.390,941 1.1 10555 Própno

1.2

526,00 RS 120,29

RS 5 648,94

R$4 053,78

RS 149,37

RS 7 014,85

RS 5 033,98

HSINAPl

SINAPI

SINAPl

121 90778

93572

101452

MES 8,001 22

MES 6,00123

1.3

m’ 18 00 RS 316,47

RS 995,84

RS 392,99

RS 1.236,63

RS 434,63

RS 151,06

SINAPl131 103689

12 0093208 SINAPl132

MES 8,00 RS 350,00

RS 121,55

RS 673,32

042675

98459

SBC1 3.3

1 3.4 m’ 50 00SINAPl

RS 836,74MES 8,0000010776 SINAPl1 35

RS 66.826,66

R$14 901,60

RS 30 381,12

1.4

R$12 000,00

RS 278,02

RS 14,901,60

RS 345,24

UN 1,00014032 SBC1 4 1

CHP 88 00SINAPl1 42 96036

R$336,70 R$21.543,93

RS 1.410.003,10

RS 176.382,78

RS 2.029,98

RS 635,93

RS 347,18

0,29 %

19,26%

2,41 %

0,03 %

0,01 %

0,00 %

CHP 63 99 R$271,1493402 SINAPl1 43

2

2.1

2.1.1

R$3,28 R$4,07m’ 156,25

31 25

98524 SINAPl2.1 1 1

R$0,95 RS 11,11100932 SINAPl2 112

RS 1 046,87

RS 36.846,78

R$1.954,25

R$1.328,52

RS 6.638,89

RS 8 416,69

0,01 %

0,49%

0,03 %

0,02 %

0,09 %

0,11 %

M3XKM 312,50 R$2,70 RS 3,35SINAPl2.1.1.3 93589

2.1.2

RS 62,95 RS 78,17

RS 110,71

RS 2.662,38

RS 74,55

M 25 0099059 SINAPl2.121

1200 RS 09,16

RS 2.160,08

R$60,04

93356

104488

SINAPl

Píôpno

2.1.2 2

2.1.2.3 m’ 2,40

m’ 112,902.1.2.4 103323 SINAPl

0,02%

0,06%

0,04 %

0,01 %

0,12%

1,60%

R$4,56

RS 14,48

R$5,66

RS 17,93

RS 103,37

R$1.278,02

RS 4.059,88

R$3.101.10

RS 433,43

R$8 635,00

RS 110.204,42

225,80

225,80

30 00

87879 SINAPl2 12 5

fiF21.26 68489 SINAPl

m* RS 83,25

RS 55,85

RS 556,29

94992 SINAPl21.27

» r 3

i.
m* 6,25 RS 69,35

RS 690,80

2.1.28 92393 SINAPl

m’ 12502 129 100701 SINAPl

2.1.3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: CH.ei2.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÃOUA NA ZONA URBANA OO MUNICiPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M,SBC. 02/2024 . MA.ORSE - 01/2024 - S«rglpe,SEINFRA -027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 68,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UMT C/

S/BDIDESCRIÇÃO

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100, INCLUSIVE VÃLVULA,
REGISTROS E

LOCAÇÃO DE REDE (OE ÁGUA OU ESGOTO AF_10/2018
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VAIA COM PROF ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG OE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO (OE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA
AF_02/2021

PREPARO DE FUNDO CE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO OO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ASSEÍTTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, (5N 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M’/POTÉNCIA: 88 HP),
LARGURA OE 0,8 A 1,6 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDAtOE: M3XKM)
AF_07/2020
TESTE HIDROSTÁTICO SM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE 1 lOmm

CURVA PVC PBA, JE, P8, 90 GRAUS, (DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
JUNTA (DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

REGISTRO DE GAVETA a FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN16

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')
TUBO FoFo C/FLANGE Ê PONTA DN 100 PN10 L= 500

CnjRVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L=5800

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

TUBO FoFo C/ FLANGES DN IX PN10 - L» 250

CURVA DE PÉ X FF PARA ÁGUA DN IX PN10

TOCO a FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN IX PN10
PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x X

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES (DN IX PN10 P/ÁGUA

FLANGE AVULSO DN IX PN10

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN IX MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_X/2021
CAIXAS DE VENTOSAS/DESCAROA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF^OS/ZOIS
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE X A 150MM (MV-04-326)
FORNECIMENTO OE VENTOSA SIMPLES COM RCSCA DIAM 1"

AOAPTA(X>R, PVC PBA A BOLSA DEFOFO JE DN 100/DE 110mm

COLAR DE TOMADA, P\'C, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF.,06/2022
NIPLE DUPLO GALVANIZAEX) 1"'

REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

CAIXA DO CLORADOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03'2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08«023
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E -AJE.NÃO INCLUI FUNDAÇíiES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AFJ2/2021

CÓDIGO UNO QUANT. TOTAL PESO (%)BANCOITEM
BDI

0,17 %

0,06%

UN 1 X RS 10 285,94 R$12.773,08

RS 6,95

R$12 773,x

R$ 4.135,38

1X32031 Própno

SINAPI

2.1.31

M 595,02 R$5,602.1.3 2 9X63

RS 5,96 R$ 7,42 R$ 3.027,73 0,04%m’ 406,0521.3.3 90091 SINAPI

5X,02

596,02

595,02

R$ 6,54

RS 3,21

RS 55,23

R$8,12

R$3,98

R$60,53

R$ 4.831,56

R$ 2.368,17

RS 40 X6,47
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.812.626I/0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE Ã6UA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 0112024 . M,SBC. 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112, <HORA) 69.90% (MÊS) BDI: 24,irA

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT Cl

S/BDI
CÓDIGO KSCRIÇAO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇ01:2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALME/JTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 Â15 UHE PRESÃO DE 0 Ã 15 BAR
TUBO, PVC, SOLDÃVEL, DN110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA-FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÃVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2C22
TÉ, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO D6 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRAPIBROaMENTO FORNECIMENTO S INSTALAÇÃO AF_06/2016
TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM X SO MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUÊ POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_O6/2016

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÃVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMEN-Q E
INSTALAÇÃO AF_06/2022
CAIXA DO MACROMEOIDOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF..03/2016
PREPARO DE FUNDO OE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF,_08/2D23

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E L.AJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK ' 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE
ASSErJTAMENTO COM =>REPARO MANUAL AFJ2/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1-3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMEMTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO OE TALISCAS AF_06/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFoC/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

JUNTA GIBAULT DN10C

HIDRÔMETROTIPO WCLTMANN HORIZONTAL Qr=60m’/h, On lOOmm - COMPLETO

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÃGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEAOA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

POÇO PTP-08< TUBULAR PROFUNDO 08" X 200.00m)
SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL OE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA./Í_05A2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DÊ 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM)
AF_07.'2020

URBANIZAÇÃO OA ÃREA 00 POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK * 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSEfTTAMENTO COM =REPARO MANUAL AF_12/2021

TOTAL PESO(%)UNO QUANT.BMJCOITEM
601
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.ei2.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU^A
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI-01/2024 ● M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - S«rglpe,SEINFRA - 027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%
PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA

VALOR UNIT VALOR UNtT C/

S/BDIDESCRIÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇ01 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRIliCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AP_07/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM! AFJ2/2015
PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA 2" SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

ADUTORA DE ÁOUA TRATADA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DÊ CAVALETE OE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA,
REGISTROS E

LOCAÇÁO DE REDE DE ÁGUA CU ESGOTO. AF_10/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO OE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF__08/2020

ASSEI.ÍTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AFJ1/2017

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM. RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO. 0,26 M‘/POTÉNCIA 861^),
LARGURA OE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_0e/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’-CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 MU 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 8ASCULANTE OE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. M3XKM).
AF_07.<2020
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

ADAPTADOR, PVC PBA A BOLSA OEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100/DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
JUNTA OE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA ÊMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN16

TAMPÃO AÇO GALVANIZAD010OMM (4')
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

CURVA OE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L=5800

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 1O0 PN10

TOCO aFLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10
PARAFUSO a PORCAS PARA FlANGES DN 20 X 90

ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA

FLANGE AVULSO DN 100 PN10

ASSENTAMENTO DE CONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE D£ ÁGUA, ON 100 MM, JUNTA FLANGE ADA (NÂO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021
CAIXAS OE VENT08AS/DBSCAROA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326)
FOR/«CIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM RCSCA DIAM V

ADAPTADOR, PVC PBA A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DÊ llOmm

COLAR DE TOMADA, P\'C, COM TRAVAS, DE 110 MM X1/2" OU 11C MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA AF_06/2022
NIPLE DUPLO GALVANIZADO V

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4 ' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF„08ií021
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

CAIXA DO CLORAOOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016

TOTAL PESO (%)UNO QUANT.CÓDIOO BANCOITEM BDI
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M3XXM 34 602.2.3 9 93589 SINAPI

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,00%

0,01 %

0,01 %

0,20 %

0,06%

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,03%

0,02%

0,03%

0,01 %

0,09%

0,00%

0,04 %

0,01 %

0,00 %

0,00%

0,00%

0,02%

0,01 %

0,14%

0,00%

363,752.2.310

2.2.3.11

2.2.3.12

2.2.3.13

2.2.314

2.2.315

22316

2.2.317

223.18

2 2.3.19

2.2 3.20

2.2.3.21

2.2.3.22

2.2.3.23

2.2.3.24

2.2.3.25

6465 ORSE

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

UN 1,0000000047

00001828

19826

15327

11929

16666

13476

14466

14464

13960

13476

13992

14242

16426

I3BS6

5,00UN

UN 1,00

UN 1,00

1,00UN

UN 1,00

1,00UN

UN 3,00

UN 1,00

UN 2,00

1,00UN

UN 1,00

72 00UN

UN 72 00

UN 9,00

13 00UN2.2 3.26 103138 SINAPI

2,2.4

RS 110,71

R$1.577.13

RS 902,09

R$60,80

RS 29,76

R$30,54

RS 684,07

RS 713,02

RS 89,16

RS 1.270,04

RS 726,44

RS 65,07

RS 23,97

RS 24,60

RS 550,87

R$574,19

m* 0,382.2 41

2.2.42

2.2 4 3

2.2 4 4

2.2.4 5

2.2 4 6

2.2 4 7

2.2.4 8

93358 SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

2,00un5962

1,00un7065

4,00UN00000047

104034

0S2282

94501

059312

1,00UN

UN 2,00SBC

2,00UNSINAPI

UN 1,00SBC

2.2.5

RS 89,16 RS 110,71m’ 2,3693358 SINAPI2.2.51
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S26//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE Ã9UA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCAR90S SOCIAIS NAO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69.90% (MÊS) BDi: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT Cl

S/BOIdescriqAo

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OS PERCUSSÃO AF_.08/2023
EXECUÇAO DE ESTRUTURAS OE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NAO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK » 25 MPA
ALVENARIA DE VÊDAÇAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSE/ÍTAMENTOCOM PREPARO MANUAL AF_12«021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇ01:2.8, PREPARO MECAniCO COM BETONEIRA 40CL,
APLICADA MAMUALMEh/TE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇAO DE TALISCAS AF_06/2014

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZAO DE 0,5 Á 15 UH E PRESÂO DE 0 À 15 BAR
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇAO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA-FlBROaMENTO FORNEC.MENTO E INSTALAÇAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRIR-O, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN110 MM INSTALADO EM RESERVAÇAO DE AGUA DE EDIFICAÇAo QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/201$

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÁO. AF_06/2022
TÉ, PVC, SOLDÁVEL, Dt-1110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÁO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÁO DE ÁGUA D£ EDIFICAÇÃO OUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016

BUCHA OE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALACO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_06/2022
CAIXA 00 MACROMEDIOOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO CE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO OO SOLO NATURAL)

AF_Oe/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023
EXECUÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E -AJE.nAO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 26 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INFERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DÊ PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇ01:2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DÊ 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

JUNTA GIBAULT DN 100

HIDRÓMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL On=60mVh, On lOOmm - COMPLETO

ASSENTAMENTO OE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÁO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_00/2021

ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PiNCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS) AF_01/2020
POÇO PTP-09< TUBULAR PROFUNDO 08* x 220,OOm)

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAuLICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020

PESO (%)CÓDIOO UND QUANT. TOTALBANCOITEM BDI

R$3,23 R$ 21,05 0,00%

0,00%

0,04%

0,01 %

m’ 5,25 R$ 4,01

R$32,84

R$ 2.682,38

R$ 74,55

2,2 5.2 101617 SINAPI

RS 77,58

R$ 2.816,49

RS 449,20

m’ 2,36 R$ 26,45

RS 2.160.08

2 2 5.3

2 2.5.4

93382

104483

SINAPI

Próprio

SINAPI

m’ 1,05

RS 60,046,032.2.55 103323

RS 5,08 RS 75,92 0,00%12 05 RS 6,302.2 5.6 87876 SINAPI

RS 742,82 0,01 %24 10 RS 24,82 RS 30,822.2 5.7 87547 SINAPI

RS 909,32

RS 141,14

RS 2 736,28

RS 598,26

0,01 %1,00 RS 732,26 R$909,32

RS 141,14

RS 664,07

RS 299,13

ORSÉ2.2 5.8 8722 un

0,00%

0,04 %

0,01 %

M 1,00 RS 113,86

RS 550,87

RS 240,89

2 2 5.9 94655 SINAPI

4,00UN94601 SINAPI2.2 5.10

UN 2,002.2511 94686 SINAPI

RS 20,80 0,00%UN 2,00 R$ 8,38 RS 10,402.2.5.12 89408 SINAPI

RS 214,18 R$ 265,96 RS 531,92 0,01 ViUN 2,002.2 5.13 94701 SINAPI

RS 468,86 0,01 %UN 2,00 RS 188.79 RS 234,432 2.514 94702 SINAPI

RS 36.88 0,00%

0,10 %

0,01 %

0.00%

0,00%

0,00%

0,01 %

2,00 R$15,66 RS 19,44UN103963 SINAPI2.2.515

RS 13.169,60

RS 415,16

RS 10,02

2.2.6

2.2.61 RS 89,'-6

R$3,23

RS 26,45

RS 2.160,08

RS 60,04

RS 110,71

RS 4,01

R$32,84

RS 2 682,38

RS 74,56

m’ 3,75SINAPI93358

2,50m'101817 SINAPI2.2 6 2

RS 77,58

RS 335,29

RS 894,60

m’ 2,3693382

104463

SINAPI

Própoo

2263

2.2 6 4 m’ 0,13

1200SINAPI2265 103323

RS 151,20 0,00%24 00 R$5,06 RS 6,30m’87878 SINAPI2.2.6 6

RS 739,68 0,01 %RS 24,82 RS 30,82m’ 24 0087547 SINAPI2.2.6 7

0,03%

0,02 %

0,02%

0,07%

0,01 %

0,00%

0,00%

3,67%

0,06%

0,02%

0,01 %

RS 487,40

R$ 478,63

RS 514,27

RS 4 196,62

RS 39,13

RS 605,25

R$ 594,61

RS 638,62

RS 5 211,36

RS 48,59

R$ 2.421,00

RS 1.189,22

R$1.277,24

RS 5.211,36

RS 437,31

RS 122,72

R$122,72

RS 261.126.81

R$4.673,18

RS 1.432,64

RS 782,14

UN 4,00SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.2.68

2.2.69

22610

226.11

13425

13960

13692

18667

UN 2,00

2.00UN

UN 1,00

UN 9,00103138 SINAPI226.12

2.2.7

rrF 3,20 RS 30,89 RS 38,352.2.7.1 100754 SINAPI

2.3
ç. ?■ ;5

2.3.1 CT

RS 3,28

RS 8,95

RS 4,07

RS 11,11

352,002.31 1 98524 SINAPI
C:

m» 70 40SINAPI2.31.2 100982
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU . MA

CNPJ: 01.812.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO D£ ÃOUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,S8C ● 02/2024 - MA.ORSE. 01/2024 -Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69.90% (MÊS) 6DI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT 0/

S/BOI
CÓOlOO DESCRIÇÃO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 8ASCULANTE C€ 10 M*. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. M3XKM)
AF_07/2020

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCACAO CONVENCIONAL OE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AFJO/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF.03/2016

EXECUÇÃO DE ES1TRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NÃO I^LUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÁO DE BLOCOS CERÂMICOS FURAEXDS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURAS CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AFJ2/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÁOS. AF_03/2014
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA e CM, ARMADO AF_07/2018

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,

MALHA 2‘SEM REVESTIMENTOiNCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA,
REGISTROS E

LOCAÇÃO DE REDE OE ÁGUA OU ESGOTO AFJ 0/2018
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JMA COMPOSIÇÃO PCX? TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA
AF_02'2021

PREPARO DE FUNDO CE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
ASSErjTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M*/POTÉNCIA 88 HP),
LARGURA OE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DÉ 1* CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BA3CULANTE 10 M’ ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE; M3) AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)
AF_07/2020
TEÍTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA
ADAPTADOR, PVC PBA A BOLSA OEFOFO JE DN 100/DE llOmm

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXfAlMENTE PN10 DN 100

REGISTRO DE GAVETA 0/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHAOA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN16

TAMPÁO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

CURVA C€ PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L-5800

TUBO FoFo 0/ FLANGES DN 100 PN10 - L'4000

TUBO FoFo 0/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

CURVA DE PÉ 90 FF PAKA ÁGUA DN 100 PN10

TOCO a FLANGES E ABA OE VEDAÇÃO DN 100 PN10
PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 PI ÁGUA

FLANGE AVULSO DN 100 PN10

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021

UNO QUANT. TOTAL PESO (%)ITEM BANCO
BOI

M3XKM 704,00 R$2,73 R$ 3,36 RS 2.358,40

RS 54.1^7,18

R$2,970,46

R$2.019,35

R$16.235,10

RS 13.262,44

0,03%

0,75%

0,04 %

0,03 %

0,22%

0,18 %

93589 SINAPI2 3.13

2.3.2

M 38 00 R$ 62,05 RS 78,172.3.2.1 99069 SINAPI

R$ 89,16

R$2.160,08

R$60,04

RS 110,71

RS 2.682,38

RS 74,55

m’ 18 242.32.2

2323

93358

104483

SINAPI

Pfôprio m’ 6,05

177,902.3.24 103323 SINAPI

RS 4,56

RS 14,48

RS 83,25

R$ 55,65

RS 556,29

R$2 013,82 0,03 %

0,09 %

0,03 %

0,01 %

0,12%

2,36%

0,17 %

0,11 %

fiP 355,80

355,80

22 80

R$5,66

R$ 17,93

RS 103,37

RS 69,35

R$690,80

2.3.2 5 6787S SINAPI

RS 6.397,288848S SINAPI m*2.32.6

RS 2.356,83

R$866,67

RS 8.635,00

RS 171.860,88

R$12.773,06

R$8.283,70

2 3.2.7 94992 SINAPI

rrP 12 502328 92393 SINAPI

rrP 12 502.3 2 9 100701 SINAPI

2.3.3

UN 1,00 RS 10.285,94

RS 5,60

R$12.773,08

R$6,95

2 3 3.1 12032031 Próprio

SINAPI 1.191,9099063 M2.3 3.2

RS 6 062,65 0,08 %m’ 817,07 RS 5,98 RS 7,422 333 90091 SINAPI

rrp 1 191,90

1 191,90

1 191,90

RS 6,54

RS 3,21

R$8,12

R$3,96

R$9.678,22

RS 4.743,76

R$81.740,50

0,13%

0,06 %

1,12%

2334 101616 SINAPI

M97123 SINAPI2335

RS 55,23 RS 68,5800036377 M2 3 3.8 SINAPI

805,75 R$13,17 RS 16,35 RS 13.174,01 0,18 %2337 104734 SINAPI

m’ 11 32 R$8,95 RS 11,11 R$125,76 0,00%2.3 3 8 SINAPI100902

RS 379,22

R$ 703,22

RS 80.80

R$ 505,74

RS 2 341,87

RS 857,00

R$165,23

R$1.003,43

R$ 665,48

RS 14,774,55

RS 4 049,50

R$1.189,22

RS 665,48

R$976,42

RS 2.478,24

RS 1.488,24

RS 2.323,89

0,01 %

0,01 %

0,00%

0,01 %

0,03%

0,01 %

0,00%

0,01 %

0,01 %

0,20%

0.06%

0,02%

0,01 %

0,01 %

0,03%

0,02 %

0,03 %

0,01 %

M3XKM 113,20 R$ 2,70

R$0,48

RS 65,07

R$135,76

RS 1 885,87

R$ 690,13

RS 133,06

RS 808,05

RS 535,90

R$ 3.965,90

RS 3 261,00

R$478,83

R$535,90

R$ 766,30

RS 27,72

RS 16,65

RS 207,94

RS 39,13

RS 3,35

RS 0,59

RS 80,80

RS 168,58

R$2 341,87

RS 867,00

RS 165,23

RS 1 003,43

R$ 665,48

RS 4 924,85

RS 4 049,50

RS 594,61

RS 665.^

R$ 976,42

RS 34,42

R$ 20,67

RS 258,21

R$48,59

2.3 3 9 93589 SINAPI

1 191,902 3.3.10

23.3.11

2.3 3.12

2.3.313

2.3 314

2.3.315

2.3.3.16

2 3 3.17

2 3.3.18

23319

2 3 3.20

2 3 321

2.3.3.22

2.3.3 23

2.3.3,24

2.3.3.25

6465 ORSE
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SEINFRA

SEINFRA
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SEINFRA
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m
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1,00UN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁQUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI -01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA,ORSE -01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 68,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT C/

S/BD!
CÓDIGO DESCRIÇÃO PESO(%)

0,08%

0,00%

0.04%

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,02 %

0,01 %

0,14%

0,00%

0,00%

0,00%

0,04%

0,01 %

UNO QUANT. TOTALBANCOITEM
BDI

RS 6.664,06

RS 42.51

RS 3.164,26

R$902,09

RS 323,20

RS 29,76

RS $1,08

RS 1.368,14

R$713,02

RS 9.860,07

RS 261,55

RS 21,05

CAIXAS DE VENTOSAS/OESCAROA

ESCAVAÇÃO MANUAL D6 VALAS AF_03/2016
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326)
FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

ADAPTADOR, PVC PBA A 80LSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

COLAR C€ TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA AF_,06/2022
NtPLE DUPLO GALVANIZAD01"'

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 ● 66CM

CAIXA DO CLORADOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF^OS.^OIS
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_08'2020

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023
EXECUÇÃO DE ESTRLTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSEI'ÍTAMENTOCOM PREPARO MANUAL AF_12/2021
CHAPtSCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ISTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1-3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONElRA 400L,
APLICADA MANUALMEITTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2Q14

HIPOCLORADOR / BOMBA IXJSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 Â 15 L/H E PRESÃO DE 0 À 15 BAR
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCiMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, líOSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAvEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FlBROCIMEríTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06A2C22
TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA.TIBROCIMENTO PORNECiMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016
TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, ON 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO OLE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60X25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CAIXA DO MACRÕmEOIOOR
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. OS.GOie
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 26 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSEI'ÍTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INFERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONElRA 40CL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo 0/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

JUNTA GIBAULT DN100

HI(3RÔMETRO TIPO WCLTMANN HORIZONTAL Qn=60m»/h, Dn lOOmm - COMPLETO

2.3.4

2.3.4.1

2342

2343

2344

2.3.4 5

2346

2.3.47

2.3.4 0

m* 0,38 RS 89,16

RS 1 270,04

R$726,44

RS 65,07

RS 23,97

R$24,60

R$ 550,87

R$ 574,19

RS 110,71

RS 1.577,13

RS 902.09

RS 80,80

RS 29,76

R$30,54

RS 684,07

R$ 713,02

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

93358

2,005962 un

1,007065 un

UN 4,0000000047

104034

052282

94501

059312

UN 1,00
UN 2,00SBC

UN 2,00SINAPI

UN 1,00SBC

2.3.5

m’ 2,36 RS 89,16

RS 3,23

RS 26,45

RS 2 160,08

R$60 04

R$110,71

R$4,01

RS 32,84

RS 2.682,38

RS 74,55

2.3.5.1 93358 SINAPI

m’ 5,25101617 SINAPI2.3.5 2

RS 77,58

R$2.816,49

RS 449,20

m’ 2,36SINAPI

Própno

2 3.5 3

2354

93382

104488 m’ 1,05

m’ 6,032 3.5 5 103323 SINAPI

m’ 12 05 RS 5,03 R$6,30 RS 75.92 0,00%2 3 5.6 87878 SINAPI

0,01 %24 10 RS 24,82 R$30,82 RS 742,822.3.5 7 67547 SINAPI

0,01 %

0,00%

1,00 RS 732,26

R$113,66

R$550,87

RS 240,89

RS 909,32

RS 141,14

RS 684,07

R$299,13

RS 909,32

RS 141,14

RS 2.736,28

RS 596,26

23.5.8 8722 ORSE un

M 1,00946562.3 5.9 SINAPI

0,04 %UN94501 4,002 3 5,10 SINAPI

UN 0,01 %2,00235.11 94686 SINAPI

RS 8,33 RS 10,40 RS 20.80 0,00%UN 2,0023512 89408 SINAPI

RS 265,96 RS 531,92 0,01 %UN 2,00 RS 214,18235 13 94701 SINAPI

0,01 %RS 188,79 RS 234,43 RS 468,86UN 2,00235 14 94702 SINAPI

R$15,66 RS 19,44 RS 38.86 0,00%

0,18%

0,01 %

0,00%

0,00 %

0,00%

0,01 %

UN 2,0023.5 15 103969 SINAPI

RS 13.168,66

R$ 415,16

RS 10,02

RS 77,58

RS 335,29

RS 894.60

2.3.8

m’ 3,75 R$ 89,16 R$110,71

RS 4,01

RS 32,84

RS 2.682,38

RS 74,55

2.3.6.1 93358 SINAPI

RS 3,23

RS 26,45

R$2.160,06

R$60,04

m’ 2,50101617 SINAPI2362

m’ 2,362363

23.64

93382

104463

SINAPI

Própno m’ 0,13

12002.3 6 5 103323 SINAPI

RS 5,08 RS 151,20 0,00%m’ 24 00 R$6,30SINAPI2366 87876

Ç 50,01 %RS 24,82 RS 30,82 RS 739,68m’ 24 002.3 6.7 87647 SINAPI

cr

Sc
0,03%

0,02 %

0,02 %

0,07%

RS 487,40

RS 478,83

RS 514,27

R$ 4.196,62

R$605,25

R$ 594,61

RS 638,62

RS 5.211,36

RS 2.421,00

R$1.189,22

R$1.277,24

R$ 5.211,36

UN 4,00 032368

2 3.6.9

2.3.610

2.3 611

13425

13960

13892

18667

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

UN 2,00

02
UN 2,00

UN 1,00

Ôc
r

NJ

,t>
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PREf=EITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.ei2.626//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁQUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE -01/2024 - SsrgIpe.SEINFRA - 027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 6e,90%(MÊS) BDI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UMT C/

S/BDI
DESCRIÇÃO

ASSEfJTAMENTOOe CONEXÃO COMÍ ACESSO, FERRO FUNDiDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO

INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

APLICAÇÃO MANUAL D£ PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PARECES, DUAS DEMÃOS AF..06/2014
POÇO PTP-13( TUBULAR PROFUNDO 08" x)

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_0S«018
CARGA MAN03RA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÃRIO (UNIDADE: M3XKM)
AF_07,'2020
URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10Z2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DÊ VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 03/2016

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES, VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA C« VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSEI'fTAMENTOCOM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA6 CM, ARMADO AF_07/2016

EXECUÇÃO OE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVAOO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA 2" SEM REVESTIMENTOlNCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO OIN 2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA,
REGISTROS E

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF_10/2018
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ASSE/JTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

TUBO PVC PBA JÊI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 MVPOTÉNCIA 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, F^OFUNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) OE 1* CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_oe/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DÊ 10 M», EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. M3XKM).
AF_07/2020
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

ADAPTADOR, PVC PBA A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

CURVA PVC PBA, JE, F«, 90 GRAUS, DN 100/OE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXtALMENTE PN10 DN 100

REGISTRO DE GAVETA a FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO CJ VOLANTE DN 100 PN16

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4‘)
TUBO FoFoC/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFoC/ FLANGES DN 100 PN10 - L'5800

CÓ0I80 TOTAL PE80(%)UND QUANT.ITEM BANCO
BDI

9,00 R$39,13 RS 48,59 RS 437,31

RS 280,61

RS 290,91

RS 287.897,49

R$3.631,26

R$1 137,56

RS 621,04

0,01 %

0,00%

0,00%

4,07%

0,06%

0,02 %

0,01 %

UN2.3 6.12 103138 SINAPI

2.3.8

1616 R$14,46 RS 17,9368489 SINAPI2 3.81

2.4

2.4.1

2.4.1.1 m’ 279,50

55 90

R$3,28

RS 8,95

RS 4,07

RS11,11

98524 SINAPI

m’2412 100982 SINAPI

R$ 1 872,65

RS 64.168,68

R$2 696,86

RS 1.833,35

RS 16.315,57

R$11 957,82

0,03%

0,74 %

0,04%

M3XKM 559,00 R$2,70 RS 3,3593589 SINAPI2413

2.4.2

M 34 50 RS 62,95 R$78,17

RS 110,71

R$2.682,38

RS 74,55

SINAPI242 1 99059

0,03 %m’ 16 56 R$89,16

R$2.160,08

2.42.2

2423

93358

104483

SINAPI

Pfúpno 0,22%m’ 6,08

R$ $0,04 0,16 %m* 160,402.4 2.4 103323 SINAPI

0,02 %

0,08 %

0,06 %

0,01 %

0,12%

2,87%

0,17%

0,15%

320,80

320,80

41 40

RS 4,58

RS 14,48

RS 83,25

R$ 55,85

RS 556,29

RS 5,66

RS 17,98

R$103,37

RS 1 815,72

RS 5.767,98

R$4 279,51

RS 868,87

RS 8 635,00

RS 210.431,06

RS 12.773,08

m’SINAPI2.4 2.5 87879

2.4 2.6 88489 SINAPI

rrt*94992 SINAPI2 4.2.7

m' 12 50 RS 69,35

RS 690,80

2 4 2.8 92393 SINAPI

12 50100701 SINAPI2.4 2 9

2.4.3

UN 1,00 R$10.285,94

RS 5,60

R$12 773,08

R$6,95

2.4,31 12032031 Próprio

SINAPI 1.567,10 RS 10.821,84M24.3.2 99063

RS 8 013,45 0,11 %m’ 1 079,98 RS 5,98 R$7,422.4.3 3 90091 SINAPI

0,17 %

0,08%

1,46%

RS 6,54

RS 3,21

RS 55,23

R$8,12 RS 12.643,65

RS 6 197,25

RS 106 765,91

1.557,10

1 557,10

2.4.34 101613 SINAPI

R$ 3.98

R$68,58

M2.4 3.5 97123 SINAPI

1 557,10M2.4.3 6 00036377 SINAPI

RS 17.413,07 0,24%m’ 1.065,02 R$13,17 R$16,35104734 SINAPI2437

0,00 %RS 6,95 RS 11,11 RS 166,2014962 4 3 8 100982 SINAPI

RS 2,70

RS 0,43

RS 65,07

RS 135,76

RS 1 885,87

RS 690.13

R$133,06

RS 808,05

R$ 535,90

R$3 965,90

R$3,36 RS 501,16

RS 918,68

RS 80,80

RS 505,74

R$2.341,87

RS 857,00

R$165,23

RS 1.003,43

RS 665,48

RS 14.774,55

0,01 %

0.01 %

0,00%

0,01 %

0,03%

0,01 %

0,00%

0,01 %

0,01 %

0,20%

M3XKM 149,602 4 3.9 93589 SINAPI

1.557,10 RS 0,59

RS 80,60

RS 168,68

RS 2 341.07

R$857,00

R$165,23

RS 1 003,43

RS 665,48

RS 4 924,85

ORSE

SINAPI

SINAPI

SEtNFRA

SEINFRA

SEtNFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

24310

2.4 3.11

2.4 3 12

2.4 3.13

24314

2.4315

2.4316

24317

24318

6465

00000047

00001828

I9826

I5327

11929

I6666

I3476

I4468

m

1,00UN

UN 3,00

X r-~UN 1,00
c ?UN 1,00 cr

1,00UN

03UN 1,00

1,00UN

0:c3,00UN

r=i

m
c
M N
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.ei2.626//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE AOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,S8% (HORA) «9,00% (MÊS) BDI: 24,18%
PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA

VALOR UNIT VALOR UNIT 0/

S/BDI

R$3.261,00

R$ 478,33

RS 535,90

R$ 786,30

R$ 27,72

R$ 16,65

R$ 207,94

R$ 39,13

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND TOTAL PESO (%)

0,06%

0,02%

0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,02 %

0,03%

0,01 %

QUANT.BANCOITEM
BOI

ÜN 1,00 R$4.049,50

R$594,61

R$665,J8

R$ 976,42

RS 34,42

R$ 20,67

R$ 258,21

RS 4.049,50

RS 1.189,22

RS 665.48

R$976,42

RS 2.478,24

RS 1 468,24

RS 2.323,89

RS 631,67

RS 6.894,06

R$42,51

R$3 154,26

RS 902,09

RS 323,20

RS 29.76

R$61.08

RS 1 368,14

RS 713,02

RS 0.860,07

RS 261,55

RS 21.05

RS 77.58

RS 2.816,49

RS 449,20

TUBO FoFo C/ FLANGES DN100 PN10 ● L=4000

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TOCO a FLANGES E ABADE VEOAÇÂO DN 100 PN10
PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20 * 90

ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 PI ÁGUA

FLANGE AVULSO DN 100 PN10

ASSEI'fTAMENTODECONEXAOCOM1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN100MM, JUNTA FUANGEADA (NÃO

INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
CAIXAS DE VENT03AS/DESCAROA

ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326)
FORNECIMENTO OE VENTOSA SIMPLES COM RCSCA DIAM 1"

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS. DE 110 MM X1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREIDIAL DE ÁGUA AF_ 06/2022
NIPLE DUPLO GALVANIZADO V

REGISTRO DE GAVETA BRL/TO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_08/2021
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

CAIXA OO CLORADOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF.03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_08/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_,08/2023

EXECUÇÃO OE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PILARES,VIGAS E LAJE.NAO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAmICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA S CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

CHAP1SCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2.8, PREPARO MECAMCO COM BETONEIRA 40CL,
APLICADA MANUALME/JTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 Â15 IJH E PRESÂO OE 0 À15 BAR
TUBO, PVC, SOLDÃVÊL, DN110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA^FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF._08/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVÊL, DT/110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO GUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVÊL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022
TÉ, PVC, SOLDÃVÊL, O1110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA OE EDlFtCAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRAJFlBROCIMENTOFORNECiMENTOE INSTALAÇÃO. AF_06/2016
TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVÊL, ON 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRAfflBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

BUCHA OE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÃVÊL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_06/2022
ÇAIXA DO MACROMEDIOOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03.'2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_06/2020

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,V1GAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CW (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2 4 3.19

2 4 3.20

2 4 3.21

2 4.3.22

2.4.3.23

2.4 3.24

2.4.3.25

14464

13960

13476

13992

14242

16428

13858

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

UN 2,00

UN 1,00

UN 1,00

72 00

72 00

UN

ÜN

UN 9,00

RS 48,59UN 13 00103138 SINAPI2.4.3 26

0,09%

0,00%

0,04 %

0,01 %

0,00%

0,00%

0,00%

0,02%

0,01 %

0,14%

0,00%

0,00%

0,00%

0,04 %

0,01 %

2.4.4

2441

2442

2443

2 4 4.4

2.4 4 5

2.4.46

2 4 4.7

2.448

2.4.6

2.4.5 1

0,38 R$89,16

RS 1 270,04

R$726,44

R$ 65,07

R$23,97

RS 24,60

R$550,97

RS 574,19

RS 110,71

RS 1 577,13

R$902,09

RS 80,80

RS 29,76

RS 30,54

R$ 684,07

RS 713,02

m’93358

5962

7085

00000047

104034

062282

94501

069312

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

2,00un

1,00un

UN 4,00

1,00UN

UN 2,00SBC

UN 2,00SINAPI

UN 1,00SBC

RS 110,71

RS 4,01

RS 32,84

RS 2 682,38

m’ 2,36 RS 89,16

RS 3,23

RS 26,45

RS 2 160,08

RS 60,04

93358 SINAPI

5,252.4 5.2 101617 SINAPI

2,3693362

104483

SINAPI

Própno

2 4 5.3

2 4.5.4 1,05

6,03 RS 74.55103323 SINAPI2 4.5 5

RS 5,08 R$6,30 RS 75,92 0,00%m’ 12 0587878 SINAPI2456

0,01 %m’ 24 10 RS 24,62 RS 30,82 RS 742,8287547 SINAPI2457

0,01 %

0,00 %

0,04%

0,01 %

1,00 R$ 732,26

RS 113,66

RS 550,87

RS 240,89

RS 909,32

RS 141,14

RS 909,32

RS 141,14

RS 2.736,28

RS 598,26

2.45.8 8722 ORSE un

M 1,002 4.5.9 94655 SINAPI

RS 684,07

RS 299,13

UN 4,002.4 5 10 94601 SINAPI

UN 2,00SINAPI24.5.11 94686

0,00%UN 2,00 R$8,38 R$10,40 RS 20 602.4,512 89408 SINAPI

UN 2,00 RS 214,18 R$265,96 RS 531,92 0,01 %94701 SINAPI2.4 5.13

0,01 %UN 2,00 RS 188,79 RS 234,43 RS 468,86947022 4,5.14 SINAPI

0,00%UN 2,00 R$15,66 R$19,44 RS 38,682.4.5.15 103963 SINAPI

RS 13.159,66

R$415,16

0,18%

0,01 %

0,00%

0,00%

0,00%

0,01 %

2.4.6

2.4.6 1 m* 3,75 RS 89.16 R$110,7193358 SINAPI

» Z 5
c ? a

nT' 2,50 RS 3,23

R$26,45

RS 2 160,08

RS 60.04

R$4,01

R$32,84

RS 2.682,38

RS 74,55

RS 10.02101617 SINAPI2.4 6.2

cr
m’ 2,36 RS 77,58

RS 335,29

R$894,60

2.46.3

2 4 6.4

93382

104488

SINAPI

Pfdpno ccm’ 0,13

c
m* 12002 4 6.5 103323 SINAPI

X

4Th

-§8

O
N»
Xk

■s



> )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU . MA

CNPJ: 01.612.526//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 ● M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69.90% (MES) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UN1T Cl

S/BDI
DESCRIÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TOAÇO 1 2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 ● L= 250

JUNTA GIBAULT DN 100

HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qr.=60m’/h, On lOOmm - COMPLETO

ASSEITTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, ON 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLOOU PiNCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020
POÇO PTP-16< TUBULAR PROFUNDO 08” x 248,00m)

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF._05/201Ô
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)
AF_07.'2020

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
EXECUÇÃO DE ESTRUnjRAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMEWO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇ01.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4(X)L AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF.OS/2014
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AFJ2/2015
PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 7\ E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA 2" SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

ADUTORA DE ÃQUA TRATADA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE OE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA,
REGISTROS E

LOCAÇÃO DE REDE OE ÁGUA OU ESGOTO. AF..10/2018
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE7UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG (3£ 1,5 M A2,5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA
AF_02<2021

PREPARO DE FUNDO CE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ASSEITTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, OJ100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DÊ INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AFJ1/2017
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 5647}

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO. 0,26 M’/POTÉNCIA 86 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) OE 1* CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_06/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 MVIII HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM)
AF_07/2020
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE OE ÁGUA / ADUTORA

ADAPTADOR, PVC PBA A BO.SA DEFOFO JE DN 100 / OE llOmm

CÕDIQO TOTAL PESO(%)UND QUANT.ITEM BANCO
BDI
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.812.526//0001-40

OBJETO; IMPLANTAQAO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AQUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.8BC - 02/2024 - MA.ORSE -01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 68,90% (MÊS) BDt: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTETICA
VALOR UNIT VM.OR UNIT C/

8/BDI

RS 135,76

R$ 1.665,87

RS 690,13

RS 133,06

RS 808.05

RS 535,90

RS 3 965,90

R$3.261,00

RS 478,83

RS 535,90

RS 786,30

RS 27,72

RS 16,65

RS 207,94

RS 39,13

DESCRIÇAO

CURVA PVC PBA, JE, PS, 90 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

JUS/TA OE DESMONfTAGEM TRAVADA AXIALMEMTE PN10 ON 100

REGISTRO (.X GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN16

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')
TUBOFoFoC/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA ON 100 PN10

TUBO FoFoC/ FLANGES DN 100 PN10 - L=5800

TUBO FoFoC/FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

TUBO FoFoC/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA ON 100 PN10

TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1O0 PN10
PARAFUSO a PORCAS PARA FlANGES DN 20 k 90

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PNIO PI ÁGUA
FLANGE AVULSO DN 100 F1410

ASSEfíTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDlOO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM. JUNTA FLANGEAOA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_D9/2021
CAIXAS DE VENTOSAS/DESCARGA

ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS. AF_03.'2016
CAIXA PARA VENTOSA PARA DiAMETRO DE 50 A 150MM (MVX)4.326)
FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100/DE 110mm

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 11D MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF..06/2022
N1PLE DUPLO GALVANIZADO V

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 08/2021
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

CAIXA 00 CLORADOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03.'2016
PREPARO OE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_06'2020

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2D23

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES, VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DÊ
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇ01 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4(X)L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 Ã 15 L/H E PRESÃO DE 0 Ã15 BAR
TUBO, PVC, SOLDÃVEL, ON110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D£ ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE
FIBRARIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 08/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN110MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TÉ, PVC, SOLDÃVEL, CM 110 MM INSTALADO EM RESERV AÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DÊ
FIBRÃRIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016
TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÃVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_06/2022
CAIXA DO MACRÕMEDIOOR
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0,00%

0,00%

0,00%

0,04 %

UND QUANT. TOTALBANCOITEM
BOI

RS 674,32

RS 2.341,87

R$ 057,00

R$165,23

RS 1.003,43

RS 665,48

R$14.774,55

RS 4,049,50

R$1.189,22

RS 665,48

R$976,42

RS 2.478,24

RS 1.488,24

RS 2 323,09

R$631,67

RS 6.894,06

R$ 42,51

R$3 154,26

RS 902,09

RS 323,20

RS 29 76

R$61.08

RS1 368,14

RS 713,02

RS 9.690,07

R$261,55

RS 21 05

UN 4,00 RS 168,56

R$2 341,87

RS 857,00

RS 165,23

RS 1.003,43

RS 665,48

RS 4 924,85

RS 4.049,50

RS 594,61

RS 665,48

RS 976,42

RS 34,42

R$20,67

R$258,21

2.5.3.12

2.5.3,13

2.5.3.14

2.5.3.15

2.5.3.16

2.5.3.17

2.5.3.10

2.5.3.19

2.5.3.20

2.5.3.21

2 5.3.22

2 5323

2.5.3.24

2.5 3.25

00001828

I9826

I5327

I1929

16666

13470

14468

14464

13960

13476

13992

14242

16428

13856

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

UN 1,00

UN 1,00

1,00UN

UN 1,00

UN 1,00
UN 3,00

UN 1,00

UN 2,00

UN 1,00

UN 1,00

72 00

72 00

UN

UN

UN 9,00

UN 1300 RS 48,592.5.3 26 103133 SINAPI

2.6.4

2.5.4 1

2.5.4 2

2.5.43

2.544

25.45

2.5.4 6

2 5 4.7

2.546

2.6.5

2.5 5 1

RS 89,16

RS 1.270,04

RS 726,44

RS 65,07

RS 23,97

RS 24,60

RS 550.37

RS 574,19

R$110,71

RS 1.577,13

RS 902,09

RS 80,00

RS 29,76

RS 30,54

RS 684,07

RS 713,02

0,3893358 SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

2,005962 un

1,007065 un

UN 4,0000000047

104034

0S2282

94501

059312

UN 1,00

UN 2,00SBC

UN 2,00SINAPI

UN 1,00SBC

m’ 2,36 R$89,16

RS 3,23

R$26,45

RS 2 160,08

RS 60,04

RS 110,71

RS 4,01

RS 32,84

RS 2 682,38

RS 74,55

93358 SINAPI

riP 5,252.5.5 2 10161T SINAPI

RS 77,58

RS 2.016,49

RS 449,20

m’ 2,362 5.5.3

2.5.5 4

93382

104488

SINAPI

Próprio rP 1,05

0,01 %m’ 6,032.5 5,5 103323 SINAPI

RS 6,30 RS 75,92 0,00 %12 05 R$5,082.5.5 6 87678 SINAPI

0,01 %24 10 RS 24,82 RS 30,82 RS 742,822.5.5 7 87547 SINAPI

0,01 %

0,00 %

0,04 %

0,01 %

1,00 RS 732,26 RS 909,32 R$909,32

RS 141,14

RS 2 736,28

R$598,26

2.5 5 8 8722 ORSE un

M 1,00 RS 113,66 RS 141,1494655 SINAPI2.5 5.9

RS 550,87

RS 240,89

RS 684.07UN 4,00SINAPI2.5.5.10 94501

UN 2,00 RS 299,132 5.5.11 94686 SINAPI

RS 20,80 0,00%UN 2,00 RS 8,36 R$10,402.5.5.12 89408 SINAPI

0,01 %UN 2,00 RS 214,18 RS 265,96 RS 531,922 5.5.13 94701 SINAPI

RS 468,86 0,01 %UN 2,00 R$180,79 R$ 234,432 5.514 94702 SINAPI

0,00%

0,18%

2,00 RS 15,66 R$19,44 R$38,88UN

(2.5.5.15 103968 SINAPI

RS 13.159.862.6.6



y )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURtTUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.625//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÀOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA,ORSE ● 01/2024 - S«rglp«,SEINFRA. 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68%(HORA) 68,00%(MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UMT 0/

S/BOI

R$89,16

DESCRIÇÃO TOTAL PESO(%)

0,01 %

0,00 %

0,00%

0,00%

0,01 %

CÓDIGO UND QUANT.BANCOITEM
BOI

R$110,71 RS 415,16

R$10,02

ftp 3,75ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_O0/2O2O

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO AF ,08/2023
EXECUÇÃO DE ESTRLfTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇ01 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFoC/FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

JUNTA GIBAULT DN 100

HIDRÔMETRO TIPOWCLTMANN HORIZONTAL Qn=60in’/h, Dfi lOOmm - COMPLETO

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021
ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

PINTURA COM TINTA ACRIliCA D6 ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU P NCEL SOBRE SUPERFiCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) E>£CLfTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020
POÇO PTP-16( TUBULAR PROFUNDO 08~ x 260,OOm)

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M>- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M“ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. M3XKM)
AF_07.'2020
URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,OOM - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMA(X5, PILARES,VIGAS Ê LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AFJ2/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ES1TRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇ01:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRIlICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM AF_12/2016
PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZAIX),

MALHA 2" SEM REVESTIMENTO;NCLUSlVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA,
REGISTROS E

LOCAÇÃO OE RECE DE ÃGUA OU ESGOTO AF _10/2018
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02G021
PREPARO DE FUN(X5 DE VALA COM LARGURA MENOR QJE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ASSE/ÍTAMENTO DÊ TUBO DE FVC PBA PARA REDE DE ÃGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALA(X>EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.626//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABAS7ECCIMENTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,8BC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - S«rglpe,SEINFRA ● 027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 66.90% (MÊS) BOI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNITC/

S/8DI

R$56,23

DESCRIÇÃO

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO. 0,26 M»/POTÉNCIA 86 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1 5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 MU 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE. M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULArVTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).
AF_07.'2020
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

ADAPTADOR, PVC PBA. A BOLSA OEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHAOA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN16

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')
TUBO FoFo OFLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L=5600

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

TUBO FoFo O FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TOCO Cl FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PNIO
PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES OI 20 x 90

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PNIO PI ÁGUA
FLANGÉ AVULSO DN 100 PNIO

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIIX) PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÁO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021
C/UXAS DEVENTOSAS/DESCAROA

ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALAS. AF_03.G016
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326)
FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM RCSCA DIAM 1"

ADAPTADOR, PVC PBA. A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE 110mm

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÁO PREDIAL DE ÁGUA. AF 06/2022
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1'*'

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÂVSL, 4" ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF,_08/2021
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 ● 66CM

C/UXA DO CLORADOR

ESCAVAÇÃO MANUAL C€ VALAS AF_03/2016
PREPARO DE FUN(X) CE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_0a/2O20
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR OE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_O8/2023

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E lAJE.NAO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO 06 BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇ01 2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40CL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA OE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 Ã 15 UH E PRESÃO DE 0 À 15 BAR
TUBO, PVC, SOLOÃVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA OE EDIFICAÇÃO OUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBR/VFIBROOMENTOFORNECIMENTOS INSTALAÇÃO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TOTAL PESO (%)

0.88%

CÓDIGO UNO QUANT.BANCOITEM BOI

RS 68,53 RS 64.570,81M 941,542.6 3 6 000363^7 SINAPI

0,14 %646,19 R$13,17 RS 16,35 RS 10.565,20m*104734 SINAPI2.6.37

0,00%nr* 9,08 RS 8,95 RS 11,11 R$ 100,87100982 SINAPI2.6.3 8
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RS 1 003,43
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RS 14.774,55

RS 4 049,50

R$1.189,22

R$ 665,48

RS 976,42

RS 2 478,24

RS 1 488,24

RS 2 323,89

RS 631,67

RS 6.694,06

RS 42 51

RS 3.164,26

RS 902,09

RS 323,20

RS 29,76

RS 61,08

RS 1 368,14

R$ 713,02

RS 9.890,07

R$ 261,55

RS 21.05

0,00 %

0,01 %

0,00%

0,01 %

0,03%

0,01 %
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RS 2.341,87

R$857,00

R$165,23

RS 1.003,43

RS 665,<ie

RS 4.924,85

RS 4,049,50

R$ 594,61

R$ 665,48

RS 976,42

RS 34,42

RS 20,67

RS 258,21

RS 48,59

93589 SINAPI26.3.9

941,546465 ORSE

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

m2.6.310

2.6 3 11

2.6.3.12

2.6.3.13

2.6 314

2.6.315

2.6.316

2.6.3 17

2.6.318

2.6.3.19

2.6.3.20

2,6 3.21

2.6.3.22

2.6.3.23

2.6.3 24

2.6 3.25

UN 1,0000000047

00001828

19826

15327

11929

16666

13470

14468

14464

13960

13476

13992

14242

16426

13856

UN 3,00

UN 1,00

UN 1,00

UN 1,00

1,00UN

UN 1,00

UN 3,00

UN 1,00
UN 2,00

UN 1,00

1,00UN

UN 72 00

72 00UN

9,00UN

UN 1300103133 SINAPI2 6.3.26

2.6.4

0,38 R$ 89,-6

RS 1 270,04

RS 726,44

R$65,07

RS 23,97

RS 24,60

RS 550,87

RS 574,19

R$ 110,71

RS 1.577.13

R$ 902,09

RS 80,80

R$ 29,76

RS 30,54

RS 684,07

R$713,02

m’SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

2.6.4 1

2 6.4 2

2.6 4 3

2.6.4 4

2.6.4 5

2.5.46

2.S.4.7

2.5 4 6

93358

2,005962 un

1,007065 un

4,00UN00000047

104034

052262

94501

059312

UN 1,00

UN 2,00SBC

UN 2,00SINAPI

UN 1,00SBC

2.6.6

m’ 2,36 RS 89,16

RS 3,23

R$26,45

RS 2 160,08

RS 60,04

R$110,71

RS 4,01

R$32,84

RS 2 682.36

RS 74,55

93356 SINAPI2.6.51

5,252.6.5 2 101617 SINAPI

RS 77.58

RS 2.816,49

0,00 %

0,04 %

0,01 %

m’ 2,3693382

104483

SINAPI

Própno

2 6.5.3

2.6 5.4 rrt* 1,05

RS 449,20ftF 6,032.e.5.S 103323 SINAPI

0,00 %RS 5,08 R$ 6,30 RS 75,92m’ 12052.6.56 87878 SINAPI

RS 742,62 0,01 %m* 24 10 RS 24,82 RS 30,8287547 SINAPI2.6.57

0,01 %

0,00%

0,04 % I

RS 732,26

RS 113,66

R$550,87

RS 909,32

RS 141,14

RS 684,07

RS 909,32

R$ 141,14

RS 2 736,28

1,002.6 5 8 8722 ORSE un

1,00M94655 SINAPI2.6.5 9

4.00UNSINAPI2 6.5.10 94501 V
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S26//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÀOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 . M,SBC -02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - S«rgipe,SEINFRA -027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 68.90% (MÉS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT C/

8/BDIDESCRIÇAO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 2SMM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_06/2022
TÊ, PVC, SCX.DÁVEL, DN 110 MM INSTALAIXl EM RESERVAÇÁO DG ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FlBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
TÉ OE RÉOUÇÁO, PVC, SOLDÁVEL, OI110 MM X $0 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA C€ EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, IhJSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06í2C22
CAIXA DO MACRÕMEDIDOR
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_0aG02O
RÊATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTWDOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2Q23

EXECUÇÃO OE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,V!GAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTT^UTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DG PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40GL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFoC/ FLANGES DN 100 PN10 - L' 250

JUNTA GIBAULT DN 100

HlKíÒMETROTIPOWCLTMANN HORIZCNTW. Qr=60m’fti, Dn lOOmm - COMPLETO

ASSEITTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DG ÁGUA, l>J 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÁO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021
ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

APLICAÇÃO MANUAL DÊ PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PARECES, DUAS DEMÃOS AF_0Ô/2014
POÇO PTP-17( TUBULAR PROFUNDO 03" x 250,00m) - NA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS
SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M'- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM)

AF_07/2020
ADUTORA DE ÀOUA TRATADA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA,
REGISTROS E

LOCAÇÃO DE REDE DÊ ÁGUA CU ESGOTO AF_10/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 5647)

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M> /111 HP) Ê DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M», EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. M3XKM).
AF_07/2020
TEÍtE HIDROSTÁTICO em REDE DE ÁGUA / ADUTORA

CÓDIGO UND QUANT. TOTAL PESO(%)BANCOITEM
8DI

RS 598,26 0,01 %UN 2,00 RS 240,89 RS 299,13SINAPI2.6.5.11 94686

UN 2,00 RS 8,38 RS 10,40 RS 20,80 0,00 %894082.6.512 SINAPI

UN 2,00 RS 214,18 RS 265,96 R$531,92 0,01 %2 6,5.13 94701 SINAPI

RS 468.86 0,01 %UN 2,00 RS 188,79 RS 234,4394702 SINAPI2.6 5.14

0,00%UN 2,00 R$15,66 RS 19,44 RS 38.882.6.5.15 103963 SINAPI

0,18%

0,01 %

RS 13.156,66

RS415,16

RS 10.02

RS 77.58

RS 335,29

RS 894,60

2.6.6

RS 89,16

RS 3,23

R$26,45

R$ 2.160,08

RS 60,04

RS 110,71

RS 4,0’

RS 32,64

R$2.682,38

RS 74,55

3,752.6 6.1 93356 SINAPI

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,01 %

rrp 2,60101617 SINAPI2.6.62

m’ 2,36SINAPI

Próprio

2.66.3

2.6.6 4

93362

104489 m’ 0,13

m’ 12 002.56.5 103323 SINAPI

rrP 24 00 RS 6,08 R$6,30 RS 151,20 0,00 %87878 SINAPI2666

0,01 %24 00 RS 24,82 RS 30,82 RS 739,68m’SINAPI2 6.6.7 87547

RS 487.40

RS 478,83

R$514.27

R$4 196,62

R$39,13

RS 605,25

RS 594,61

RS 638,62

RS 5.211,36

RS 48,59

RS 2.421,00

RS 1 189,22

RS 1.277,24

RS S.211,36

RS 437.31

RS 290,91

RS 290,91

R$78.799,11

RS 1.371,95

RS 429,79

RS 234,64

0,03%

0,02%

0,02%

0,07%

0,01 %

0,00%

0,00%

1,06%

0,02%

0,01 %

0,00%

UN 4,002 6.6.8

2.6 6 9

266.10

266.11

13425

13980

13892

18667

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2,00UN

UN 2,00

UN 1,00

UN 9,002.6 6.12 103133 SINAPI

2.8.8

2.6.81 rrp 16 18 R$14,48 RS 17,9888489 SINAPI

2.7

2.7.1

R$ 3,28

RS 8,95

RS 4,07

R$11,11

nP 105,60

21 12

2.7.1 1 98524 SINAPI

rrF2.7.1.2 100982 SINAPI

0,01 %

0,71 %

0,17 %

0,01 %

0,03%

0,01 %

0,00%

0,02%

0,00%

0,00%

211,20 RS 2,70 R$3,35 RS 707,52

RS 52.088,62

RS 12.773,08

RS 386,50

RS 2.475,47

RS 453.90

M3XKM2.7.1.3 93569 SINAPI

2.7.2

1,00 R$10 285,94

RS 5,60

R$ 69,-6

R$6,54

RS 3,21

RS 55,23

R$ 26,45

RS 6,95

RS 12 773,08

RS 6,95

R$110,71

RS 8,12

R$3,98

RS 68,53

RS 32,84

RS 11,11

UN2 7.2.1 12032031 Própno

M 55 90

22 36

55 90

2.7.2 2

2.7.2 3

2.7.2 4

99063

93358

101616

SINAPI

SINAPI

SINAPI

rrP

nP

55 90 R$222,48M2 7.2 5 97123 SINAPI

RS 1.456.77

RS 36.71

M 21 24 » -c2.7.2 6

2.7 2 7

00036377

93382

SINAPI

SINAPI 1,12

■%:cR$12,421,12m®2.7 2.8 100982 SINAPI

0,00 %R$2,70

R$0,48

RS 3,36

RS 0,59

R$ 37.45M3XKM 11 182.7.29 93589 SINAPI

02
R$ 32,98 0,00%55 902 7.2.10 6465 ORSE m

\Â' OD
c
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O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.ai2.S2S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE AOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA

VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,e6% (HORA) 69.90% (MÉS) 8DI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT Cl

8/BDI

RS 65,07

RS 135,76

R$ 1 885,87

RS 690,13

R$133,06

RS 808,05

RS 535,90

R$3.965,90

R$ 3.261,00

RS 478,83

RS 535,90

RS 786,30

RS 27,72

RS 16,65

RS 207,94

DESCRIÇÃOCÓDIGO PESO(%)

0,00%

0,01 %

0,03%

0,01 %

0,00%

0,01 %

0,01 %

0,20%

0,06%

0,02%

0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,02 %

0,03%

0,01 %

0,14%

0,00 %

0,00%

0,00 %

0,04%

0,01 %

UND QUANT. TOTALBANCOITEM
BOI

RS 60.80

RS 505,74

RS 2.341,87

RS 857,00

RS 165,23

RS 1 003,43

RS 665,48

RS 14,774,55

RS 4 049,50

R$1 189,22

RS 665,48

RS 976,42

RS 2.478,24

RS 1.488,24

R$2.323,69

UN 1,00 R$80,80

RS 166,58

R$2.341,87

R$957,00

RS 165,23

R$1.003,43

R$ 665,48

R$4 924,85

R$ 4.049,50

R$ 594,61

RS 665,48

RS 976,42

R$ 34,42

RS 20,67

RS 258,21

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100/DE llOmm

CURVA PVC PBA, JE, PS, 90 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN16

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4’)
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

CURVA OE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 ● L=5800

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 ● L=4000

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 ● L= 250

CURVA OE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TOCO O FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10
PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 PI ÁGUA
FLANGE AVULSO DN 100 PN10

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGE ADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021
CAIXA 00 CLORAOOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03'2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_08/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12C021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER OE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇ01 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM 8ETONSIRA 40CL,
APLICADA MANUALMEIVTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO OE TALISCAS AF_06/2014

HIPOCLORADOR/BOMBA DOSADORA ANALÓGICA OE SOLUÇÕES, VAZÃO OE 0,5 Ã 15 L/HE PRESÃODEOÀ 15 BAR
TUBO, PVC, SOLDÂVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGJA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE
FIBRA-FIBROCIMENTOFORNEC MENTO E INSTALAÇÃO AF_0€/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08í2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA C€ EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF,06/2022
TÉ, PVC, SOLDÂVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FiBRA-FISROaMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

BUCHA OE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÂVEL, DN 60 X 25 MM, liJSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_06/2022
CAiXA DO MACRÕmEDIDOR
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03'2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_Oa/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF _08/2023

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PtLARES,VIGAS E LAJE,NÂO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.7 2.11

2.7 212

27213

2.7 2.14

27215

2.7 2.16

2.7.2.17

2.7 218

2.7.219

2.7.2.20

27.2 21

27222

2.7 2 23

2.7.2 24

27 2 25

000(XX)47

00001828

19826

15327

11929

16666

13476

14468

14464

13960

13476

13992

14242

16428

13856

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

UN 3,00

UN 1,00

1,00UN

UN 1,00

UN 1,00
UN 1,00

3,00ÜN

UN 1,00

2,00UN

UN 1,00
UN 1,00

UN 72 00

72 00UN

UN 9,00

RS 39,-3 RS 48,59 RS 631,67

RS 9.880,07

RS 26155

UN 1300SINAPI2.7 2 26 103138

2.7,3

2 7 3 1 m’ 2,36 R$89,16

R$3.23

RS 110,71

RS 4,01

RS 32,84

RS 2.662,38

RS 74,55

SINAPI93358

5,25 R$21,05m’101617 SINAPI2.7.3.2

RS 77 58

RS 2.816,49

RS 449,20

2,36 RS 26,45

R$2.160,08

R$60,04

2733

2.7.34

93382

104483

SINAPI

Pnípro m’ 1,05

m’ 6,032.7.3 5 103323 SINAPI

0,00%12 05 RS 5,08 RS 6,30 RS 75 9287878 SINAPI2 7 36

RS 742,82 0,01 %m’ 24 10 RS 24,82 R$30.822737 87547 SINAPI

0,01 %

0,00 %

0,04 %

0,01 %

1,00 RS 732,26

RS 113,66

RS 550,87

RS 240,89

RS 909,32

RS 141,14

RS 684,07

R$909,32

RS 141,14

RS 2.736,28

RS 598,26

2.7 3 8 3722 ORSE un

M 1,002.7.3 9 94655 SINAPI

UN 4,002 7.3 10 94501 SINAPI

UN 2,00 RS 299,132.7.311 94886 SINAPI

R$ 20,80 0,00 %2,00 R$8,38 R$ 10,40UN2.7,3.12 89408 SINAPI

0,01 %2,00 RS 214,18 R$ 265.96 RS 531,92UN94701 SINAPI2.7.313

RS 468,86 0,01 %UN 2,00 R$186,79 RS 234,*:32.7 314 94702 SINAPI

R$38.88 0,00%

0,18%

0,01 %

0,00%

0,00%

0,00 %

0,01 %

2,00 R$15,66 R$19,44UN2.7.315 SINAPI103969

R$13.169,68

RS 415,16

R$10,02

2.7.4

m’ 3,75 R$89,16

RS 3,23

RS 26,45

RS 2.160,08

R$ 60,04

R$110,71

RS 4.01

R$ 32,84

R$2 682,38

R$74,55

2741 93358 SINAPI

X TI -C
2,502742 101617 SINAPI

&
cr

RS 77,58

R$ 335,29

RS 894,60

2,36m’2.7 4.3

2.74.4

SINAPI

Própno

93382

104483 cm* 0,13

O-12 002.7.4 5 103323 SINAPI

Mie i-:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.ei2.526//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÂQUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02A2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNrr VALOR UNIT Cl

3/BDI
DESCRIÇÃO

CHAPISCO APLICAIX» EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇ01:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

JUNTA GIBAULTDN 100

HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60tn^/h, Dn lOOmm - COMPLETO

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021
ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÃTEX ACRILICA EM PARECES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNIDADES DE RESERVAÇÃO
UNIDADE 01 ● RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO ELEVADO CAP_1.000,OOM3, TORRE DE 10,00M

SERVIÇOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DÊ OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS POMTALETADAS A CADA 2,00M ● 2

UTILIZAÇÕES. AF_10/2016
MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DÊ ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, E.M VIA URBANA EM LEITO NATUR/M. (UNIDADE: M3XKM). AF.07/2020

INFRAESTRUTURA

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUItX) ÊSTABILIZAhOE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CCNCRETO LANÇADO POR
CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2G20

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5 4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉOIAJ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DÉSMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MAÍ3ÊIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM ● MONTAGEM AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_C6/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06i2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06.G017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM ● MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS OE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA Á BASE DE RESINA ACRÍLICA 3 DEMÃOS AF 09/2023
MESOESTRUTURA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DÊ ESTRUTURA CONVENGONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 0& CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENaONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OS CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCiONAL DE CONCRETO ARMAIX) UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCiONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -

MONTAGEM AF_06/2022

CÕOlOO TOTAL PESO(%)UNO QUANT.ITEM BANCO
BDI

R$ 5,08 R$ 151,20 0,00%m’ 24 00 R$6,302,7.4 6 87878 SINAPI

R$ 24,82 R$ 739,68 0,01 %m’ 24 00 RS 30,822.7.4 7 87547 SINAPI

UN RS 487,40

RS 478,83

R$514,27

R$ 4.196,62

RS 39,13

R$ 605,25

R$ 594,61

RS 638,62

RS 5.211,36

RS 48,59

R$2.421,00

R$1 189,22

R$1.277,24

R$5.211,36

RS 437,31

RS 290,91

RS 290,91

R$ 2.247.318,36

RS 2.076.776,69

RS 4.600,30

RS 4.600,30

RS 38.666,04

RS 33.912,24

R$1.694,51

RS 676,71

RS 2.381,58

RS 385.047,86

RS 70.143,12

RS 41.302,78

RS 22 326,98

RS 6,679,68

RS 11 405,70

RS 36.576,54

RS 24.751,00

R$17.303,35

RS 116.277,64

RS 793,28

RS 37.487,78

RS 1.176.122,88

RS 5.563,08

0,03%

0,02 %

0,02%

0,07%

0,01 %

4,0013425

13960

13892

18667

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.7,48

2.7 4.9

2.7.4,10

2.7.411

UN 2,00
UN 2,00

UN 1,00

UN 9,002.7.4.12 103138 SINAPI

0,00 %2.7.8

0,00 %1618 RS 14,48 R$17,932.7 5.1 66469 SINAPI

30,69%

28,36%

0,06%

3

3.1

3.1.1

58 85 RS 62,95 RS 78,17 0,06%

0,63 %

0,46 %

0,02%

M99059 SINAPI3.1 1.1

3.1.2

RS 147,57m’ 185,06 R$183,25

RS 27,82

RS 11,11

RS 3,91

96522 SINAPI3.1.2.1

m’ 60 91 RS 22,41

RS 8,95

3.1.2.2 104737 SINAPI

0,01 %m’ 60 913.1.2.3 100982 SINAPI

0,03 %

6,26%

0,96 %

0,56%

0,30%

M3XKM 609,10 RS 3,15935883.1.2 4

3.1.3

SINAPI

RS 127,22

RS 455,70

RS 141,51

RS 13,73

RS 10,56

RS 9,81

RS 10,67

RS 10,29

RS 754,22

RS 17,27

RS 59,40

RS 157,98

RS 565,88

R$175,72

RS 17,04

R$13.11

R$12,18

R$13,25

R$ 12,77

RS 936,59

R$21,44

RS 73,76

M 444,00100897 SINAPI3.1.3 1

72 99SINAPI3.1.32 94974

127,063 1.3.3 96540 SINAPI

0,09%

0,16%

KG 392,00

870,00

3.003,00

1.868,00

1.365,00

124,15

37 00

508,24

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

3.1.3 4

3.1.3.5

3.1.36

3.1.37

3 1.3.8

96546

98547

96548

96549

96550

KG

KG 0,50%

0,34%

0,24%

KG

KG

1,59 %

0,01 %

0,51 %

16,06%

m’3.1.3.9 96555 SINAPI

UN3.1.3.10

3.1.3.11

95601

98554

SINAPI

SINAPI m’

3.1.4

RS 13,83 RS 17,17 0,08 %KG 324,0092759 SINAPI3 1.4.1

RS 17.521,46 0,24%KG 1.091,00 RS 12,94 R$ 16,063.1.4.2 92760 SINAPI

RS 7.429,95 0,10%KG 495,00 RS 12,09 RS 15,013.1.4.3 92761 SINAPI

C 5'
çrRS 10,71 RS 9.967,50 0,14%KG 750,00 RS 13,29SINAPI3.1 44 92762

c
R$ 8,97 R$ 5.609,52 0,08%KG 504,00 RS 11,13SINAPI3 1.45 92763

Oi
U-RS 49.926,40 0,68 %KG 4.640,00 R$8,67 R$10,763.1.4.6 92764 SINAPI

c

O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.ei2.S26//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE Ã8UA NA ZONA URBANA 00 MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA

VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 ● S«rgipe.SE1NFRA ● 027

ENCAR008 SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69.90% (MÊS) BDI: 24,18%
PLANILHA orçamentaria SINTÉTICA

VALOR UNIT VALOR UNIT C/

S/BDI
CÓDIGO DESCRIÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENaONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MOirrAGEM. Ar_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE uAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILiZANIX) AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06.7022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM
AF_06.'2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM ● MONTAGEM

AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PlURES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTTÍUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DÊ ESTRUTURAS DIVERSAS 06 CONCRETO ARMADO. EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGÊM DE FÔRMA DE PILARES RETANGU.ARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_09/2020
MONTAGEM E 06SMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DlRElTO DUPLO, EM CHAPA OE
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/202
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM AF_09/2020

FORMA DESLIZANTE, EM CHAPA COMP R-ASTIFiCADA, INCL.REUTILIZACAO DA FORMA E DETODOS OS EQUIPAMENTOS DE
DESLOCAMENTO

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO Ê ACABAMENTO

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF .09/2021
CIMBRAMENTO METÁLICO

ENSAIOS E PROVAS DE CARGA

CONTROLE 1ECNOLOGICO DE CONCRETO (10 PONTOS) 16 TIROS

TUBLAÇÕES,CONEXÕES ACESSÓRIOS
EXTREMIDADE PF 0/ ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN10
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10

TUBO FoFoC/ FLANGES DN 400 PN10 - L=S800

TUBO FoFo C/ FLANGES CW 400 PN10 ● L=3000

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10

CURVA FoFo90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10

TOCO a FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN10
TUBO FoFo a FLANGES DN 300 PN10 - L»5800

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PNIO - L=4500

EXTREMIDADE PF C/ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PNIO
TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PNIO - L=2000

TE FoFo FF DN 300 X 300 PNIO

REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE ON 300 PNIO

8ANCO UNO QUANT.ITEM TOTAL PESO(%)
BDI

3.1 4 7 92765 SINAPI KG 1.044,00 R$ 9,85 RS 12,23 RS 12.768,12 0,17%

92769 SINAPI KG 567,00 RS 12,40 R$8726,133.1.4.8 RS 15,39 0,12%

92770 SINAPI KG RS 11,583.1 4.9 266,00 RS 14,33 RS 3 825,08 0,05%

3.1.4 10 92771 SINAPI KG 791,00 R$10,25 RS 12,72 RS 10.061,52 0,14%

3.1.4 11 92772 KG 1.795,00 RS 8,57 RS 10,64 RS 19.098,80 0,26 %SINAPI

92773 SINAPI KG 5,053,00 R$8,39 RS 52 601,733.1 4.12 RS 10,41 0,72%

3.1.4 13 92774 SINAPI KG 3.470,00 R$9,70 RS 12,04 R$41.778,80 0,57 %

92917 SINAPI KG 495,00 R$13,53 RS 16,80 R$8 316,00 0,11 %3.1 4 14

KG RS 11,72 R$33.319,503.1.415 92919 SINAPI 2 290,00 R$14,55 0,45 %

3.1 4 16 92921 SINAPI KG 4 064,00 RS 9.63 RS 11,95 RS 46 564,80 0,66 %

KG 5 709,00 RS9,17 RS 64 968,423 1 4.17 92922 SINAPI RS 11,33 0,89%

RS 10,2531418 92923 SINAPI KG 8 422,00 RS 12,72 RS 107 127,84 1,46%

31.4.19 92924 SINAPI KG 13 550,52 RS 10,05 RS 12,43 RS 169 110,51 2,31 %

3.1.4.20 92445 SINAPI m’ 182,23 RS 62,96 RS 78,13 R$14 246,35 0,19%

3.1 4.21 92453 SINAPI nf 24 02 R$280,34

RS 108,27

R$169,76

RS 746,05

R$ 1.078,84

R$10,79

R$ 474,90

R$1.805,01

RS 348,12

RS 134,44

RS 235,64

R$ 925,20

R$1.339,70

RS 13,39

RS 589,73

RS 2.241,46

RS 8.360,97

R$13.801,68

RS 185.604,20

RS 248 027,61

R$8.721,44

R$ 10.722,71

RS 3 538,38

R$6.724,38

RS 270.808,82

R$5.769,16

R$ 19.535,01

RS 42 641,82

R$9.728,45

R$39.070,02

R$3 452,58

R$ 5.798,40

RS 4 539,64

RS 44.508,64

RS 9 645,35

RS 4 064.51

RS 4 324,63

RS 5 403,94

RS 11 722,50

0,11 %

0,19%

2,53%

3.1.4.22 92266 SINAPI m’ 103,33

787,66

266,06

3.1.4.23 110320241 Próprio

11032025

89993

040338

031260

031181

m’ 3,39 %3 1.4.24

3.1.4 25

3.1.4.26

3.1.4.27

3.1.4.28

3.1.6

3.1.5.1

3.1.5.2

3.1.5.3

3154

31.5 6

3 1.5 6

31.5 7

3.1.5 8

3.1.5 9

31 5.10

3.1.5.11

3 1.5.12

3.1.5.13

31 5.14

Próprio

SINAPI m’ 6,51 0,12%

M3/MSBC 600,80 0,15%

0,05%SBC UN 6,00
SBC UN 3,00 0,09%

3,70 %

0,08 %

0,27 %

0,58 %

0,13%

0,53%

0,05%

0,08%

0,06%

0,61 %

0,13%

0,06%

0,06%

0,07%

0,16 %

I3818

13482

14534

14528

13482

13480

13429

13996

14512

14509

13616

14318

13662

15153

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

UN 1,00 R$4 645,81

R$15.731,21

R$ 11 446,24

R$7.834,16

RS 15.731,21

R$2 780,31

R$2.334,68

RS 3.655,70

RS8 96C,11

RS 7.767,64

R$3 273,08

RS 3.482,55

R$4 351,70

RS 4.719,97

RS 5.769,16

RS 19.535,01

R$14.213,94

RS 9 728,45

RS 19.535,01

RS 3.452,58

RS 2.899,20

RS 4 539,64

RS 11.126,66

RS 9 645,85

RS 4.064,51

RS 4 324,63

RS 5.403,94

RS 5 861,25

UN 1,00
UN 3,00

UN 1,00
UN 2,00
UN 1,00

UN 2,00
UN 1,00 » ? V
UN 4,00

çrUN 1,00

UN 1,00

UN 1,00

UN 1,00

UN 2,00

Qn
Oc

1^,o
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PREFEtTURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.6261/0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : 5INAPI -01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINPRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 66,90% (MÊS) BD1: 24,18%
PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA

VALOR UNIT VALOR UNIT Cl

S/BDI

R$ 2.015,08

R$ 2.604,15

R$ 809,33

RS 885,86

R$ 4.947,69

R$ 27,72

RS 45,26

R$70,15

R$ 33,41

R$ 147,76

R$ 27,72

RS 45,26

R$313,03

R$ 989,84

DESCRIÇÃO PESO(%)QUANT. TOTALCÓDIGO UNDBANCOITEM SDI

R$2.502,32

R$3.233,83

R$ 1.005,02

R$ 1 100,06

R$6 144,04

R$ 34,42

R$56,20

R$87,11

R$41,48

R$ 183,48

R$ 34,42

R$ 56,20

R$ 388,72

R$1.229,18

R$ 2.502,32

RS 6.467,66

RS 2.010,04

R$1.100,06

RS 6 144,04

R$11.978,16

R$ 8.092,80

R$1.132,43
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UN 1,00TUBO FoFoC/ FLANGES DN 300 PN10 - L= 500

JU/ÍTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 ON300

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 FTJ10

EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇAO DN 150 PN10
TUBO FoFoCXFLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 ● L=3500

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20 k 90

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 300 PN10 P/ÁGUA
ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 150 PN10 P/ÂGUA
ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 400 PN10 P/ÂGUA

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20 k 90

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120

FLANGE AVULSO DN 150 PN10

FLANGE AVULSO DN 300 PN10

ASSEt-fTAMENTO DE CONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
ASSENTAMENTO DE CONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, OJ 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
REVESTIMENTO

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇAO de superfície com ARGAMASSA POLIMÉRICA/ MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS.
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO ARGAMASSA
TRAÇ01;3 COM PREPARO MANUAL AFJO/2022
EMBOÇOOU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2'8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF__12/2017

BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 % PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017
MASTRO 1 % PARA SPDA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2017

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM’, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017
ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2'" DE ACO COM GUARDA CORPO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA NI E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PtSOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM* AF_07/2019

URBANIZAÇAO da área dos RESERVATÓRIOS
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_,05/2018

CARGA, MANOBRA E C^SCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M» / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)
AF_07/2020
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABWRITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES AF_10/2018
ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO AF_05/2021

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA D€ VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CU (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AFJ2/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARiAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1 3 COM PREPARO EM BETONERA 400L AF_06/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU . MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - S«rglpe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MES) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT C/

S/BDIDESCRIÇAOCÓDIGO UND QUANT. TOTAL PESO(%)BANCOITEM BDI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40GL,
APLICADA MANUALMENTC EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇAo DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL D£ PINTURA COM TINTA LÁTCX ACRÍLICA EM PARECES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
EXECUTO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CCX4CF?ETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/201$

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO IN^ERTTÍAvÃbo, COM BLOCO SÉXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM AF_12/2015
PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,

MALHA r SEM REVESTIMENTOiNCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

EDIFICAÇÃOIGUARITA DE SEGURANÇA )
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,O0M - 2
UTILIZAÇÕES. AFJO/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBADE0,80M’/111 HPjEDESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. M3XKM)
AF_07.'2020

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLORElRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM AD TIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM AF_06/201B
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.62S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AQUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,6S<!4 (HORA) 60.00% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT C/

S/BDI
CÓDIGO DESCRIÇÃO

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIAOA, PARA PiSO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) AF_11/2020
P1NGADEIRA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO L=25CM

ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_13/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2.8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20

CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MAfíUALMENTE EM

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

EXECUÇÃO OE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016

PONTO DE CONSUMO 1ERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DTT 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
ÁGUA INCLUSOS RASGO ECHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÃVEL, ÃGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO D6 LATÃO VS", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÃVEL DE 0 100 MM (VASO SANITÁRIO)
PONTO OE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÃVEL DE 0 50 MM (PIAS DÊ COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC . .)

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÃVEL OE 0 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONAOOS, ETC )

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO OE INST TUBO PVC, SÉR'E N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG SANIT, PRUMADA ESG SANIT, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL CONEXÕES E CORTES,
FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS AF_10/2015
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (OE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE (OESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA,
PRÉDIOS. AFJ0/2015
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
ÒnSTALADO em ramal de DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AFJO/2015
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 1O0 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC DA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014
CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_06/2021
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO AF_05/2018

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DÊ ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL
COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ÊLETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM

LUMINÃRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM», ANTI43HAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INST«_AÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEX'VEL ISOLADO, 4 MM», ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ● FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE ● FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO OIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016

USO QUANT. TOTAL PESO (%)BANCOITEM
BDI
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RS 8,10

RS 14,16

M3 3.33 91344 SINAPI

3a:2,00 RS 28,32UN33.34 93654 SINAPI

\í;

O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.526//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE 8URITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M,$BC ● 02/2024 ● MA,ORSE - 01/2024 -Sergipe,SEINPRA -027

ENCAR008 SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,19%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT Cl

8/BDIDESCRIÇÃO

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ● FORn/ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ● FORNECIME/ÍTO E

INSTALAÇÃO AF_12/2015
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 4 (CIMENTO Ê AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF_06/2014
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÁO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_09.'2015

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PRÊMlUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_,04/2023
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
SABONETEfRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR ● FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013
DUCHA/CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5 “, BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA

REDE OE DISTRIBUIÇÃO
LOCAÇÃO OÊ REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF_10/2018
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF ATÉ 1 ,S M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,S M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02'2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO. 0,26 M*/POTÉNCIA. 86 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M*/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE. M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M», EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. M3XKM)
AF_O7,'2O20
ASSEf-rrAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMEfTTO) AFJ1/2017

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

ASSEr-ÍTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA. INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO OÊ INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AFJ1/2017
ASSENTAMENTO DE TUBO DB PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO OE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017
ASSEI-íTAMENTO DE TU'BO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017
ASSEfJTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊhKCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC C€FOFO, JEI, 1 MPA DN 150 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 7665)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

CÓOIQO UNO QUANT. TOTAL PESO(%)ITEM BANCO
BDI

R$ 49,46 RS 148,38 0,00 %UN 3,00 RS 39,8391997 SINAPI3 3.35

UN 2,00 RS 54,10 RS 67,18 RS 134,36 0,00%3 3.36 92023 SINAPI

riP 9,75 RS 48,31 R$ 59,99 RS 584,90 0,01 %SINAPI3 3 37 87737

RS 844,059,75 RS 69,72 RS 86,57 0,01 %93389 SINAPI3 3 38

2,94 RS 891,71

R$14,48

RS 78,65

RS 76,94

RS 478,09

R$1.107,32

RS 17,93

R$97,66

R$95,54

RS 593,69

RS 3.255,52

RS 1.657,75

R$97.66

R$95,54

RS 605,56

0,04 %

0,02%

0,00%

0,00 %

0,01 %

3 3.39 91338 SINAPI

92 203 3.40

3 3 41

3 3.42

3 3 43

88489

95544

9554S

190276

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UN 1,00

UN 1,00

UN 1.02SBC

UN 1,00 RS 294,59 RS 365,82 RS 365,82 0,00 %3 3,44 86942 SINAPI

UN 1,00 R$630,25

RS 12,83

RS 782,64

R$15,93

RS 782,64

RS 15,93

R$ 2.241.260,12

RS 186 178,82

0,01 %

0,00 %

30,60%

2,54 %

3 3 45 88932 SINAPI

UN 1,00SINAPI3 3.46 00007608

4

M 26.788,32 RS 5,60 R$6,954.1 99063 SINAPI

RS 69.264,42 1,22%m’ 12.030,25 RS 5,98 RS 7,4290091 SINAPI42

RS 13,17 RS 192 760,63 2,63 %rrp 11 769,64 RS 16,35104734 SINAPI43

0,04 %m’ 240,60 R$8,95 RS11,11 R$2 673,1244 100962 SINAPI

M3XKM 2 406,05 R$2,70 R$3,35 RS 8 060,26 0,11 %4.5 93589 SINAPI

M 17.537,22 R$1,83 R$2,27 RS 39.809,48 0,54 %4.6 97121 SINAPI

0,12 %M 2.853,10 R$2,53 R$3,14 RS 8 956,734.7 97122 SINAPI

M 2.498,10 RS 3,21 R$3,96 RS 9.942,43 0,14 %4.8 97123 SINAPI

M R$4,60 R$5,71 RS 11 380,60 0,16 %1.993,1049 97127 SINAPI

0,21 %M 1 310,00 RS 9,50 RS 11,79 RS 15 444,90SINAPI4 10 97128

0,10%M 501,90 R$11,67 RS 14,49 RS 7.272,53411 97129 SINAPI

35 r 2
C 7 S

75 40 RS 13,86 RS 17,21 RS 1.297,63 0,02%M412 97130 SINAPI

RS 10,20

R$13,64

RS 28,32

R$46,04

RS 103,38

RS 175,20

RS 22,60

RS 16,93

RS 35,16

R$57,17

R$120,37

RS 217,66

RS 440,70

RS 296.905,13

RS 100 314,99

RS 142.616,37

RS 255 654,24

R$285.003,60

0,01 %

4,05%

1,37 %

1,95 %

3,49%

3,09%

M 19 504.13 97132 SINAPI

Qc
M 17.537,22

2.853,10

2 498,10

1.993,10

1.310,00

00036034

00036373

000363T4

00009628

00009829

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

4 14

M415
OíM4 16

VêM417

rM4 18

CV
c

rw

O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.626//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÁOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 ● M,SBC ● 02/2024 ● MA,ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,08% (HORA) 09.90% (MÊS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT C/

S/BOI

R$ 378,75

R$ 378,75

R$ 324,55

R$12,89

RS 43,52

RS 65,07

RS 6,66

RS 30,43

R$71,65

R$94,99

R$178,73

RS 346,09

R$93,83

R$271,70

RS 85,01

R$134,52

RS 24,08

R$15,72

RS 27,69

RS 20,46

RS 94,79

RS 44,74

RS 75,33

R$63,65

RS 36,71

RS 2.877,01

R$3 791,00

RS 1.524,07

RS 1.808,06

RS 871,17

RS 690,36

RS 731,45

RS 1,130,04

RS 821,84

RS 986,22

RS 86,71

RS 18,87

RS 47,31

RS 43,38

RS 51,95

RS 26,50

RS 3 546,05

RS 5,704,61

RS 474,64

RS 637,43

RS 2.503,06

RS 648.30

RS 908,88

RS 945,29

RS 1.145,09

RS 2.492,42

R$559,15

RS 357,33

DESCRIÇÃO

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA ON 250 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 7665)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA DN 300 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 7665)

TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 ON 400

ADAPTADOR, PVC PBA PONTArf?OSCA, JE, DN 50/ DE 60 MM

ADAPTADOR, PVC PBA PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM

ADAPTADOR, PVC PBA BOLSA/ROSCA, JE, DN 100/DE 110 MM

CAP, PVC PBA. JE, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM. PARA RECE AGUA (NBR 10351)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 65 MM, PARA REC€ AGUA (NBR 10351)
CURVA 22 30- PBA COM PONTA E BOLSA DN 50

CURVA 22 30" PBA COM (=ONTA E BOLSA DN 75

CURVA 22 30" PBA COM PONTA E BOLSA DN 100

CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50

EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 50 PN10

EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM (NBR 10351)

EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM (NBR 10351)

REDUCAO PVC PBA, JE, PB, CW 100 X 5C /DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA

REDUCAO PVC PBA, JE, PB, ON 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA
REIXJCAO PVC PBA, JE. PB, DN 10O X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / OE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TE, PVC PBA, BBB. 90 GRAUS, O1100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, ON 100 X 50 / OE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 X 200
CRU2ETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 250

CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 150

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 150

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB ON 150 x 100

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150x50

CRUZETA JE FoFcVPVC BBBB DN ISO x 75

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 100

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB ON 200 x 50

CRUZETA JE FoFcVPVC BBBB DN 200 x 75

CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 100

CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 50

CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 75

CRUZETA DE REDUÇAo PBA COM BOLSAS ON 100 x 50
CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS ON 100 x 75
CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 75 x 50
CRUZETA FoFo JUNTA F.LÁSTICA DN 300 x 250
CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA (DN 400 x 300

EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 150 PN10

EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 200 PN10

EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 400 PN10

REDUÇAO PB JE FoFcVPVC DN 250 x 100
REDUÇAO PONTA/BOLSA JE FoFo ON 250 x 200
REDUÇAO PONTA/BOLSA Jg FoFo ON 250 X150
REDUÇAO PONTA^DLSA JE FoFo 13N 300 X 200
REDUÇAo PONTA/BOLSA JE FoFo ON 400 X 250
REDUÇAO PONTA/BOLSA JE FoFo ON 150 x 100
REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo ON 160 x 50

CÓDIGO UND QUANT. TOTAL PESO (%)

3,22%

0,48%

0,11 %

0,00%

0,00 %

0,01 %

0,00%

0,01 %

0,00%

0,03%

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,02%

0,01 %

0,04%

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,06 %

0.00 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,15 %

0,45%

0,10%

0,06%

0,06%

0,06%

0,10%

0,11 %

0,06 %

0,05%

0,00 %

0,01 %

0,00%

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,06 %

0,10%

0,06%

0,06 %

0,17%

0,15 %

0,03 %

0,11 %

0,02%

0,04%

0,05 %

0,0b %

BANCOITEM BOI

RS 236 058,62

RS 35 462,88

RS 7,858,89

R$128,00

RS 162,12

R$969,60

RS 49.74

RS 642,26

RS 178,44

RS 2 241,05

R$443,36

RS 429,77

RS 349,53

RS 1 349,56

RS 844,48

R$2.672,64

RS 1.255,80

RS 878,40

RS 412,56

RS 889,00

RS 4,708,40

RS 222,20

RS 1.122,48

R$316,16

RS 666,02

R$10 710,01

RS 32.953,62

RS 7 570,36

R$4 490,54

R$4.327,24

RS 4 286.40

RS 7.266,48

RS 6.419,68

R$4.062,24

R$3.674,04

RS 323,01

RS 820,05

RS 117,46

RS 484,74

RS 193,53

RS 592,20

R$4.403,48

R$7.063,98

R$ 4.715,20

R$4 749,36

RS 12 433,16

R$11 270,70

RS 2.257,28

R$8 217,02

R$1.421,97

RS 3 095,08

RS 3.471,75

RS 3.549,84

M 501,90

75 40

19 50

RS 470,33

RS 470,33

RS 403,02

R$16,00

R$54,04

R$60,80

RS 8,29

RS 37,78

R$89,22

RS 117,95

R$221,94

RS 429,77

RS 116,51

RS 337,39

RS 105,56

RS 167,04

RS 29,90

R$19,52

RS 34,38

R$25,«3

R$117,71

RS 55,55

R$93,54

RS 79,04

RS 45,58

RS 3 572,67

RS 4 707,66

RS 1.892,59

RS 2 245,27

R$1081,81

RS 857,28

RS 908,31

RS 1.403,28

R$1.020,56

R$1.224,68

RS 107,67

R$ 23,43

RS 58,74

R$ 53,86

RS 64,51

RS 32,90

RS 4 403,48

RS 7.083,98

RS 589,40

R$791,66

RS 3.108,29

RS 805,05

RS1 128,64

R$1.173,06

RS 1 421,97

RS 3 095,08

RS 694,35

RS 443,73

4 19 00009627

00009827

063033

00000052

00000043

00000047

00001206

00001845

00001824

13107

13108

13109

13110

13793

00003075

000030’6

00011321

00020327

00011323

00007048

00041892

00007088

00011378

00011379

00011493

I3499

I3503

I3495

I10591

I3S28

13526

13527

(3531

13529

13530

13104

13102

13103

13106

18026

13105

110576

13511

13762

13763

13767

17142

(4045

I4044

I4047

I4052

I4040

I11254

SINAPI

SINAPI M420

M4 21 SBC

UN 6,00SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

4.22

UN 3,00423

1200UN4 24

UN 6,004 25

UN 1700426

UN 2,004.27

UN 19004.28

2,00UN429

UN 1,004 30

UN 3,004 31

UN 4,004.32

6,00UN433

UN 1600

42 00

45 00

1200

35 00

40 00

4.34

UN4 35

UN436

UN4 37

UN4.38

UN4 39

UN 4,004.40

UN 12004 41

UN 4,004.42

UN 19004.43

UN 3,00444

UN 7,004 45

4,00UN4.46

UN 2,004.47

UN 4,004.48

UN 5,004.49

UN 8,00450

6,00UN4 51

UN 4,004.52

UN 3,004.53

UN 3,004 54

35 00UN4.55

UN 2,004.56

UN 9,004 57

UN 3,004 58

UN 18004.59

UN 1,004 60

UN 1,004.61

UN 8,004.62

UN 6,004 63

UN 4,004.64 a r
C ^UN 14 004 65
O-

UN 2,00466

7,00UN4.67

UN 1,004.66

c»UN 1,004.69

UN 5,004.70

UN 8,004 71

O
k;
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.S12.S26//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OE BURITICUPU JMA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 69.90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT Cl

8/BOI

R$ 635,70

RS 1.837,63

RS 1 420,47

R$1.778,60

RS 2.990,19

R$4.291,28

RS 0.48

DESCRIÇAO PESO(%)

0,08%

0,72%

0,10%

0,24%

0,20%

0,22%

0,22%

10,42 %

CÓDIGO UND QUANT. TOTALBANCOITEM BDI

UN RS 789,41

RS 2 281,96

RS1 763,93

R$ 2 208,66

R$3 713,21

R$5 328,91

RS 0,59

RS 5 525,87

RS 52.435,08

RS 7 055,72

RS 17.669,28

RS 14.852,84

RS 15.986,73

RS 15.805,10

RS 763.384,30

REDUÇAO PONTABOLSA JE FoFo DN 200 x 100
CAIXA PARA REGISTRO, TIPO II, PARA DIAMETROS OE 150 A 200MM
REGISTRO DÊ GAVETA 0/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHAOA PI TUBOS DE FERRO DÚCTIL Cl CABEÇOTE DN 80
REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHAOA PI TUBOS DÊ FERRO DÚCTIL C/VOLANTE DN 100
REGISTRO DE GAVETA a BOLSAS E CUNHA EMBORRACHAOA PI TUBOS DE FERRO DÚCTIL a VOLANTE DN 150
REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHAOA PI TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE C« 200
TESTE HIDROSTÁTICO SM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

7,004 72 14041

5958

I5053

I5090

I5117

15059

SEINFRA

ORSE

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

ORSE

23 00un4.73

UN 4,004 74

UN 6,004 76
UN 4,004.76

UN 3,004 77

26 788,32m34654 78

LIGAÇÕES DOMICILIARES
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇAO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA

VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA OE PVC, ESCAVAÇÁO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO
COMPACTADO AF_06/2022

6

RS 330.098,40 4,51 %UN 1.270,00 R$209,31 RS 259,92SINAPI5.1 104114

KIT CAVALETE PARA MEDIÇAO OB ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (%), PARA l MEDIDOR FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO (EXCLUSIVE HIDRÒMETRO) AF_11/2016

HIDRÔMETRODN20(%), 1,5M’/H FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_11/2016

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CADASTRO DE REDES DE ÁGUA / ADUTORAS

CADASTRO DÊ LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA

3,40 %

2,52%

0,77 %

0,61 %

0,15%

UN 1.270,00

1.270,00

RS 157,74

RS 117,00

RS 195,68

RS 145,29

RS 248.767,60SINAPI5,2 97741

R$184 518,30

RS 56.312,13

RS 44 962,13

R$11.350,00

UN5.3 95673 SINAPI

6

26.140,78

1 250,00

RS 1,39

RS 7,32

R$1,72

R$9,08

ORSE

PrôprKj

m6.1 6098

73677 UN62

Total sem BOI

Total do BOI

Total Geral

5.898.662,02

1.424.828.91

7.323.390,93

RS

RS

RS

tUCTÍS RAFAEL DA CONCetÇAO FÇREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MA: 112025108-7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.626//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÃQUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE B
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC -02/2024 - MA,ORSE-01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69.90% (MÊS) BOI: 24,18%

CRONOORAMA FÍSICO E FINANCEIRO

2* MÊS

R$61,070,27

S*MÊS

RS 81.070,27

r MÊS3* MÊS 4* MÊS 6* MÊS1*MÊS

RS 236.974,67

8* MÊSTotal Por Etapa

RS 606.112,83

ITEM DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E IMPLANTAÇÃO DE
CANTEIROS

RS 61.716,67RS 61.070,27 RS 61.070,27RS 61.070,27 RS 51.070,271

RS 40.423.87

12,60%

RS 0,00

0,00%

RS 3.963,73

10,00%

RS 6.682,67

10.00%

RS 40.423.87

12,50%

RS 0,00

0,00%

R$3.963,73

10,00%

RS 6.682,67

10.00%

RS 40.423,87

12,60%

R$0,00

0,00%

RS 7.927,47

20,00%

RS 13.366,33

20,00%

RS 40.423.67

12,60%

RS 0,00

0,00%

RS 3.963,73

10,00%

RS 6.682,67

10.00%

RS 40.423,87

12,60%

RS 0.00

0,00%

RS 3.963,73

10,00%

R$6.682,67

10,00%

RS 40.423,87

12,60%

RS 0,00

0,00%

RS 3.963,73

10,00%

RS 6.682,67

10.00%

RS 323.390,94 RS 40.423,87

12,60%

RS 176.268,00

100,00%

RS 7.827,47

20.00%

RS 13.366,33

20,00%

RS 40.423,87

12,60%

RS 0,00

0,00%

RS 3.963,73

10,00%

RS 6.682,67

10,00%

PROJETO EXECUTIVO1.1

MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA RS 176.268,001.2

IMPLANTAÇÃO OE CANTEIROS RS 39.637,341.3

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO .MÃQUINAS E
EQUIPAMENTO DE APOIO A OBRA

RS 66.826,662.2

SERVIÇOS DE MELHORIAS DAS UNIDADES OE

CAPTAÇÃO .TRATAMENTO E ADUTORA OE ÃOUA
TRATADA

RS 176.260,39RS 176.260,39 RS 176.260,39RS 176.260.39 RS 176.250,39 RS 176.260,39R$1.410.003,10 RS 176.250,38 RS 176.260,392

RS 22.047,86 RS 22.047,86 RS 2Z047,8SRS 22.047,86 RS 22.047,86 RS 22.047,86RS 22.047,85 RS 22.047,85POÇO PTP-07( TUBULAR PROFUNDO 08* x 200,00m) RS 176.382,782.1

12,60%12,60% 12,50% 12,60%12,60% 12,50% 12,60% 12,60%

RS 22.620,17 RS2ZS20.17RS 22.620,17 RS 22.620,17 RS 22.620,17RS 22.620,17 RS 22.620,17 RS 22.520,17POÇO PTP-08( TUBULAR PROFUNDO 08* X 200,00tn) RS 180.161,372.2

12,60% 12,60%12,60% 12,50% 12,60%12,60% 12,60% 12,50%

RS 32.640,74 RS 32.640,74 RS 32.640,74RS 32.640,74 RS 32.640,74 RS 32.640,74RS 32.640,74 RS 32.640,74POÇO PTP-09( TUBULAR PROFUNDO 08* x 220,00m) RS 261.126,912.3

12,60% 12,60%12,60% 12,60% 12,60%12,60% 12,60% 12,60%

RS 37.248,69 RS 37.249,69RS 37.249,66 RS 37.249,68 RS 37.249,69RS 37.249,69 RS 37.249,69 RS 37.249,69POÇO PTP-13( TUBULAR PROFUNDO 08* X) RS 297.997,492.4

12,60% 12,60% 12,60%12,60% 12,60%12,60% 12,50% 12,60%

RS 24.076,89RS 24.076,80 RS 24.076,89RS 24.076,89 RS 24.076,88 RS 24.076,86POÇO PTP-16( TUBULAR PROFUNDO 08* x 248,00m) RS 192.807,11 RS 24.075,89 RS 24.075,892.6

12,60%12,60% 12,50% 12,60% 12,60%12,60% 12,60% 12,60%

RS 28.118,17RS 29.116,17 RS 28.110,17RS 28.118,17 RS 28.116,17 RS 28.116,17RS 28.116,17 RS 28.116,17POÇO PTP-16( TUBULAR PROFUNDO 08* x 260,00in) RS 224.929,332,6

12,60%12,60% 12,60%12,50% 12,50% 12,50%12,60% 12,60%

POÇO PTP-17( TUBULAR PROFUNDO 08“ X 260,OOm)
NA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS

RS 9.666,89

12.60% 5 31 ^
RS 344.867,0 ^ O

12.60% ■

RS 6.696,89 R$8.689.89 RS 9.699,69RS 9.699,86 RS 8.696,39 RS 9.696,89RS 79.789,11 RS 9.599,892.7

12,60%

RS 344.887.96

12.60%

12.60%

RS 268.607,07

12.60%

12.60%

RS 259.687,07

12.60%

12,60%

RS 269.607,07

12,60%

12,60%

RS 269.697,07

12,60%

12.60%

RS 269.697.07

12.60%

12.50%

RS 266.697,07

12.60%

UNIDADES DE RESERVACÃO RS 2.247.318.363

COUNIDADE 01 - RESERVATÓRIO DE CONCRETO

ARMADO ELEVADO CAP_1.OO0,OOM3, TORRE DE
10.00M

RS 269.697 77RS 269.607,07 RS 269.697,07 RS 269.697,07RS 269.697,07 RS 269.697,07 RS 259.697,07RS 2.078.776,69 RS 266.697.073.1

G5?
12,60%

RS 61.705,

12,50%

RS 0,00

12.60%

RS 0,00

1^60%

RS 0,00

12,60%

RS 61.706,88

12.60%

RS 0,00

12,50%

RS 0,00

12.60%

RS 0,00 ■tURBANIZAÇÃO DA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS 8RS 123.411,763.2
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CMPJ: 01.612.52S//0001 -40

OBJETO: IMPUANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE B
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024. MA.ORSE - 01/2024 ● S«rglp«,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

CRONOORAMA FÍSICO E FINANCEIRO

rMÊS 3* MÉS

60,00%

RS 23.566,01

60,00%

RS 280.157,62

12.60%

RS 96.423,04

12,50%

RS 66.312,13

100,00%

4* MÊS 6* MÉS

0,00%

RS 0.00

0,00%

RS 280.167,62

12.50%

RS 86.423,04

12,60%

RS 0,00

0,00%

6* MÊS

0,00%

RS 0,00

0,00%

RS 280.167,62

12,60%

RS 65.423,04

12,60%

RS 0,00

0,00%

7* MÊS

60,00%

RS 23.666,01

60,00%

RS 280.157,62

12,60%

RS 96.423,04

12,60%

RS 0,00

0.00%

3* MÊS1*MÊ8Total Por EtapaDESCRIÇÃOITEM

R$0,00 RS 0,00EDIFICAÇÃO(GUARITA DE SEGURANÇA) RS 0,00 RS 0,00RS 47.130,013.3

RS 280.167,62

12,60%

RS 96.423,04

12,60%

RS 0,00

0,00%

RS 280.167,62

12,60%

RS 96.423,04

12,60%

R$0,00

0,00%

REDE DE DISTRIBUIÇÃO RS 280.167,62

12,60%

RS 96.423,04

12,60%

RS 0,00

0.00%

RS 2.241.260,12 RS 280.157,62

12.60%

RS 96.423,04

12,60%

RS 0,00

0.00%

4

LIGAÇÕES DOMIOLIARES RS 763.384,30S

RS 66,312,13SERVIÇOS COMPLEMENTARES6

11.78%

RS 882.498,28

81,43%

RS 4.498.396.80

11.78%

RS 882.498,28

73.20%

RS 6.380.884.08

12,94%

RS 947.760,16

86.14%

RS 8.308.883,24

13.88%

RS 1.014.727.69

100,00%

RS 7.323.390.83

11.78%

RS 882.498.28

37,87%

RS 2.773.389,24

11,78%

RS 882.498.23

49.86%

RS 3.836.887.52

14.32%

RS 1.048.402.68

14.32%

RS 1.048.402.M

11,78%

RS 882.498.28

28.09%

RS 1.910.000.98

Porcantagem
Custo

Porcantagam Acumulada
Custo Acumulado

k.UCÃfe RAFAEL OA COt^EIÇÂO PEI^IRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MA 112025100-7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; D1.612.S25MD0Q1-40

OBJETO: IMPLANTAcAO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO OE ÁOUA MA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SI MAPI ● D112024 ● M,SBC - 02/2024 - MA,ORSE ● 01I2D24 ● $Brglp«,SEINFRA-02T

ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS : 112,68K |HORA) SO.OO'^ (MÊS) 601:24,18%
CURVA ABC

PESO

ACUMULA

DO{%)

CLASSIFICAÇVALOR UMIT

61 BDI

VALOR UNIT a
CÓDIGO DESCRIçAO TOTAL PESO (%)UNO QUANT.BANCOITEM AoBDI

COMPOSIÇÃO PARAMETRICA de ligação predial de ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA OA
VALA = 0,65 M, COM COLAR DE TOMADA OE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA. PREPARO DE FUNDO OE VALA E REATERRO

COMPACTADO. AP_06/2022

RS 259,92 RS 330.096 40 4,51 % 4,51 % AUN 1-270,00 RS 209,31SINAPI5.1 104114

4,42 «
4.05 %

3.89%

3,4S K

AELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO E PROJETO EXECCUTIVO
TUBO PVC P0A JEI, CLASSE 12. DN 50 MM. PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
TUBO PVC OEFOFO, JS, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7685)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 7665)

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA-ENTRADA INDIVIDUALIZADA EM PVC DN25(V.). PARA1 MEDIDOR FORNECIMEIÍTO £
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=3D MPA. COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

TUBO PVC OEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 2S0 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 7665)

REATERRO MECANIZADO OE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M^/POTÉNCIA 68 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE1' CATB30RIA, COM PLACA VIBRATÓRIA.
AF_08/2023

LOCAÇÃO DE REOE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
FORMA DESLIZANTE, EM CHAPA COMP.PLASTIFICADA, INCLREUTIUZACAO OA FORMA E DETOOOS OS EQUIPAMENTOS DE
DESLOCAMENTO

UND R$ 260.421,12

RS 13,64

RS 175,20

RS 103,36

RS 157,74

RS 745,05

RS 376,75

RS 323.390 64

R$16,93

RS 217,56

R5 128.37

RS 323.360 94

RS 266.605 13

RS 285.003 60

RS 255.854 24

8.62%

12,98%

16,87%

20,36 %

23,76 %

27.15%

30.37 %

1,001.1.1 10555

00036-384

00009329

00006328

Propíio
SINAPI

SINAPI

.SINAPI

AM 17.537,22

1.310,00

1,693,10

4.14
AM4.13

AM4.17

RS 248.767 60 3,40% AUN 1.270,00 RS 195.86SINAPI5-2 97741

3,39%

3,22%

ARS 925,2D

RS 470,33

RS 248.027 61

RS 236.058 62

rry 268.08

501.60

3.1,4.24 11032025

00006S27

Pfòpfio
SINAPI AM4.19

ARS 18.35 RS 192.760 63 2,63% 33.00 %m’ 1'.789.64 RS 13,17SINAPI4.3 104734

RS 6.95

RS 235,64

RS 145.29

RS 12,46

RS 57,17

RS 188.178 82 2.54%

2,53%

2.52%

35,54 %

38.08%

AM 26.786,32

787,66

1.270,00

R$5,80

RS 189,76

RS 117,00

RS 10.05

RS 46,04

RS 754,22

SINAPI4.1 99063

ARS 185.604 20nV3.1,4.23 110320241 Ptópno

HIDRÔMETRO DN 20 (Ví). 1,5 W/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS OE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022
TUBO PVC P8A JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 5647)

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALORAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETC VIGAS, FILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA.50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2D22

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15. DN 100 MM. PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 7S MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF, ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,6 M3), LARG- DE 1,5 M A 2.5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, ON 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
IMPERMEABILIZIMPERMEA6ILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRIOA / MEMBRANA ACRiUCA. 4 DEMÃOS
REFORÇADA COM VÉU OE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA OE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE. SEM FLUIDO EETABIUZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR
CAMINHÃO BETONEIHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBIUZAÇÃO). AF_01/2020
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS OECONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

TUBO PVC PBA JB, CLASSE 15, ON 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, ON 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
ENCARREGADO GERAL OE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMAÇÃO DE LAJE OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
CAIXA PARA REGISTRO, TIPO II. PARA DIÂMETROS DE 150 A 2D0MM

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -

MONTAGEM, AF_06/2022

ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, FILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM-MONTAGEM. AF_06/2D22

40,60 %

42,91 %

ARS 184,516 30UNSINAPI5.3 95673

ARS 169.110 51 2,31 %

1.95%

KG 13.550,52

2.496.10

124,15

3.1.4.19 SINAPI92924

ARS 142.81637 44.86%MSINAPI4.16 D0036374

RS 936.59 RS 116.277 64 1,59% 46.45% ArrFSINAPI3.1.3.9 965G5

R$ 1G7.127 84 1,46%

1,46%

1,37%

47,91 % ARS 10,25 R$12,72KG 8.422.00SINAPI3.1.4,18 92923

R5 68,56 RS 106.785 91

RS 100.31499

49,37%

50,74 %

AM 1.557,10

2.853,10

RS 55,23

RS 28,32

SINAPI

-SINAPI

2.4.3.6 00036377

00036373 AR$35,16M4.15

A12.030,25 RS 5.98 RS 7,42 RS 69.284,42 1,22% 51,95%nVSINAPI4.2 90091

1,12%

1,10%

1,08 %

1,02%

53.07 % ARS 55,23

RS 65,91

RS 66.56 RS 61.740,30

RS 80.879,19

RS 78.867,38

RS74.669,16

M 1.191,90SINAPI2.3.3.6 00036377

54,16%

55,25%

56,28%

AR$81,84nV 968,26SINAPI3.1.6.1 98556

AH 526.00 RS 120.29

RS 81.11

RS 149,3790776 SINAPI1.2.1

ARS 75.86nV 988,26SINAPI3.1.6.3 87799

ARS 127,22 RS 157,98 R$70.143,12 0.96 % 57,23 %444.DQMSINAPI3.1J3.1 100837

0.89% 58,12%

59.00 %

50,62 %

60,58 %

61,30%

62,02%

AKG 5.709,00 R$0,17 RS 11.38

RS 66.56

RS ee.se

RS 7.014,85

RS 10,41

RS 2.281,96

RS 10,76

RS 64.966.423.1.4.17 SINAPI92922

0.86%

0,61 %

0.77%

ARS 55,23

RS 55,23

RS S.64S.S4

RS 64.570,81

R$59.652,25

RS 56.116.60

R$52,601,73

RS 52.465.38

RS 49.926,40

M 941.54

869.82

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.S.3.6

2.5.3.8

D0036377

00038377

B3S72

AM

AMES 6.001.2.2

A0,72%

0,72%

0.68%

KG 5.053,00

23,00

4.840,00

RS 6.39

RS 1.837,63

R$8,87

3,1.4.12 92773 SINAPI

AORSE4,73 5953 un

çr
82,70 % AKGSINAPI3.1.4.8 92764

AR$11,95 RS 48.564.80 0,66% 63,36 %KG 4.064,00 RS 9.633,1,4.16 SINAPI92921

■J
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PREFaTURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.S12.52S/re00140

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÃGUA HA ZOMA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SI NAPI-01/2024* M,SBC >02/2024 - MA,ORSE-0112024 ●Sergipe,S0NFRA-027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,GSM (HORA) 69,9011 (MÊS) BOI: 24.1flH
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA

00(%)
63,98 H

64,56 %

65,17%

65,74%

66,30 %

66,66 %

67,41 %

67,S5 %

66.46%

66,00%

66,50%

66.98 %

70,45%

CLASSIFICACVALOR UMT

S/BDI

VALOR UMITC/
TOTALOESCRIÇAO UND QUANT.rTEM BANCOCOOlOO AoBOI

ACADASTRO DE RECES DE ÃGUA / ADUTORAS RS 1,72
R$ 11.126,86

R$ 14.213,84

R$44.662.13

RS 44.506.64

R$ 42,641,82

RS 41.778,80

RS 41,302,78

RS 40.806,47

RS 40.271,84

0,61 %

0.61 %

0,56%

0,57%

0,56%
0,56 %

0,55%

28-140,78 RS 1.39

RS 8.9ei}.11

RS 11.446.24

ORSE

SEINFRA

SEINFRA

m8.1 6066
A4.COUNTUBO FoFo a FLANGES DN 300 PN10 - L°580C

TUBO FoFo a FLANGES DN 400 PN10 - LeS600

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 14,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016
TUBO PVC PBA JS, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ASSENTAMENTO DE TUBO OE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, CN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL ALTO OE ÍNTÊRFERÈNCIAS (NÁO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
CURVA DE PÉ 60 FP PARA AGUA DN 400 PN10

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEPABRANA Á BASE OE RESINA ACRÍLICA. 3 DEMÃOS- AF_D9C023
ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALORAMEOU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA^SO DE 16 MM. MONTAGEM. AF_06/2017
TUBO PVC DEFOFO, J0. 1 MPA. DN 300 MM. PARA REDE DE AGLA (NBR 7665}

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS DIVERSAS OE CONCRETO ARMADO, EXCETC VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_0872022
CfiUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 « 250

ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" ' DE ACO COM GUARDA CORPO

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TfiUCADO. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS
ACOPLADO ● CHP DIURNO, AF_02/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M, AF_03Q016
TUBO PVC PBA ja, CLASSE 15. ON 100 MM. PARA REDE OE AGUA (NBR 5647)

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃMKOS FURADOS NA VERHCAL DE 6X19X36 CM (ESPESSURA 6 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_1272D21

FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO. EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06C017
GUINDAUTO HIORÁUUCO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM. ALCANCE MÁXIMO

H0RI20I4TAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 169 CV ● CHP DIURNO, AF_03/2016
CURVA OE PÉ 60 FF PARA ÃGUA DN 400 PN10

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS OE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÁO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK » 25 MPA
ARMAÇÃO OE LAJE OE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ExicUÇAo DE PAVIMENTO EM PISO INTÊRTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. ESPESSURA 6 CM. AF_12/2D15
REGISTRO OE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHAOA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL 0/ VOLANTE DN 100
ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5C DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

REATERRO MECANIZADO DE VAU COM RETROESCAVAOaRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M-/POTÊNCIA 66 HP).
URGURA DE 0 8 A 1.5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) OE V CATEGORIA. COM PUCA VIBRATÓRIA.
AF_0e/2023
ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_08«)ir
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS OE CONCRETO ARMADO, PlURES.VIOAS E UJE.NAo INCLUI FUNDAÇÕES, FCK * 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS OE CONCRETO ARMADO. PILARES,VIGAS E UJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
REGISTRO DE GAVETA O BOLSAS E CUNHA EMBORRACHAOA PI TUBOS DE FERRO DÚCTIL Cl CABEÇOTE DN 200
TESTE HIDROSTÁT1CO EM REDE DE AGUA/ ADUTORA

ASSENTAMENTO DETUBO OE PVC DEFOFO OU PRFVQU RPVC PARA REDE DEÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTAUOO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2D17
MOBILIZAÇÁO E DESbOBILIZAÇAO OE EQUIPAMENTOS
REGISTRO DE GAVETA C/BOLSAS ECUNKA EMBORRACHAOA P,’TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/VOUNTE DN 150

3.1,5 J

3.1.5.3

M512

14534
AUN 3,00

ARS 6,70

RS 455,70

RS 55,23

R$ 4.053,78

RS 1.33

RS 15.731,21

RS 56.40

RS 9.61

RS 378,75

RS 147,57

RS 12,04

RS 565,86

RS 68,56

RS 5.033,08

KG 3.470,00S1NAPI3.1.4.13 92774

A72.66

565,02

m'94674

D0036377

101452

SINAPI

SINAPI

SINAPI

3,1.3.2

2.1.3.6
Akl

AMES 6.001,2.3

0,54% AR$2,27

RS 16.535,01

RS 73.76

RS 12.16

RS 470.33

RS 39.606,48

RS 36.070,02

RS 37,467,78

RS 36.576,54

RS 35.462,68

RS 33.912.24

M 17.537,22SINAPI4.6 67121

0,53%

0.51 %

0,50%

0,48%

AUN 2.0013462

68554

66546

00009827

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

3.1.5.5

3.1.3.11

3.1.3.6

ArrA 508.24

3.003,00

75,40

AKG

Akl
4.20

ARS 163.25 0.46%nf 185,06SINAPI3.1.2.1 96522

0.45 % 70,90%

71,35%

71,79%

72,21 %

ARS 11,72

RS 3.781.00

RS 1-279,59

RS 278,02

RS 14.55 RS 33.319.50KG 2.290,00SINAPI3.1.4.15 92919

0.45%

0,44%

0,41 %

0.38%

0.34%

0,34%

ARS 4.707,66

RS 1.586.06

RS 32.653,62

R$32,X6.49

RS 30,381,12

RS 27.616.82

RS 24.945.37

RS24.751,M

RS 24.258,57

UN 7,00SEINFRA4.45 13503

111700
Akl 20,36SBC3.1.7.8

ACHP RS 345.2468.00SINAPI1.4,2 96035

ARS 110,71

RS 66.56

RS 13,25

72,56%

72.92 %

73,26%

RS 69.16fiA 249,47

363,75

1,866,00

325,40

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.2.3.3

2.2.3.6

3.1.3.7

93358

00036377

96549

ARS SS.23

RS 10,87

M

AKG

ARS 74.55 0.33% 73,59%irf R$60,04SINAPI3.Z9 103323

030% 73 90% ARS 141,51 RS 17S,rj RS 22.326 96nA 127,06SINAPI3.1.3.3 96540

RS 21.543,93 0,29%

027%

0,26%

Q.26%

74.18% ARS 271,14

R$15.731,21

RS 2,160,06

RS 8,57

RS 55.85

RS 1.778,60

RS 1Z94

RS 336,70

RS 19,535.01

RS 2,662,36

RS 10.64

RS 69,35

RS 2.208.66

RS le.oe

CHP 63.99SINAPI1.4.3 93402

ARS 19.535.01

RS 19.333,25

74,46%

74,72%

74,96%

75,23%

75,47 %

75,71 %

UN 1,0013482

104466

SEINFRA

Própria

3,1,5,2
A7,21nV3.16

ARS 19.098,60

RS 18.291,06

RS 17.669,26

RS 17.521,48

KG 1,795,00SINAPI3.1.4,11 92772

0,25%
024%

0,24%

A263,75SINAPI

SEINFRA

3.2.14 92383

15090
A6.00UN4.75

AKG 1.091,00SINAPI3.1.4.2 92760

024% 75,95% ARS 13.17 RS 16 35 RS 17,413.07nV 1,065,02SINAPI2.4.3.7 104734

ARS 17.303,35

RS 16.315,57

RS 16.235,10

RS 15.666,73

RS 15-806,10

RS 15.444,90

0,24%

0.22%

0,22%

0,22%

0,22%

0,21 %

020%

0,20%

76.19%

76,41 %

76,63%

76.85 %

77,07%

RS 10.26

RS 1160,06

RS 1160,08

R$4,291,28

RS 0.48

RS 1177

RS 1682.36

RS 1662.38

RS 5.328,91

RS 0.59

RS 11,79

RS 14.901,60

RS 3-713.21

KG 1.355,00SINAPI

Próprio

Próprio

SEINFRA

ORSE

3.1.3.8

2.4.2.3

2.3.2.3

96550

104468

1D44B8

15059

Am* 8.08
A6.05

AUN 3.004,77
A2B.766.32m4.76 6465

A77,28%

77,48%

77,88 %

1.310,00 RS 9.50klSINAPI4.10 67128

ARS 14.901.80

RS 14.652.84

UN 1,00 RS 12.000.00

RS 2.990.19

SBC1.4.1 014032

IS117 » I! “
ç, VI 2

rv 'ÕC

AUN 4.00SEINFRA4.76

O*77.89% ARS 995.64 RS 1.236,t3

RS 4.924,65

RS 4.624.65

RS 4.624.65

RS 4.624.65

RS 14.839,56

RS 14.774,55

RS 14,774,55

RS 14,774,55

RS 14.774,55

0.20%EXECUÇAO DE AlMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA OE MAOBRA COMPENSADA, INCLUSO PRATEL0RAS. AF_02Q016

TUBOFoFóC/FL-ANGÊSON 100PN10-L=S80C

TUBO FoFo a FUNGES ON 100 PN10 - L=59K

TUBO FoFo C/FUNGES DN 100 PN10 ● LeSBOO

TUBO FoFo Cl FUNGES DN 100 PN10 - L=560C

ni’ 1100SINAPI1.3.2 93208

0.20%

0,20%

0.20%

0.20%

78.09%

78.26%

78.49%

78,66 %

ARS 3.965.60

RS 3.965.90

RS 3.965,90

RS 3-985,90

UN 3.00SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

11.3.10

2,2J,ie

2.3.3.16

2.4.3.18

14468

14468

14468

14468

AUN 3.00

AUN 3.00
AUN 3.00

r%r

£>
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PR^STURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S2S/n001-40

OBJETO: IWPLANTACAO OE SISTEMA DE A8ASTECCIMENTO DE ÁGUA MA ZONA URBAMA DO MUNIClPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SI MAPI ● 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA,ORSE-0112024 ● Sergipe,SBNFRA-02T

ENCARGOS SOCIAIS NÁO DESONERADOS : 112,68X (HORA) SS.m (MÊS) BDI: 24,m
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA

DO(%)
76.99 %

79,10%

79,30 K

79.49%

79,68%

CLASSIFICAÇVALOR UNTT

S/BDI

VALOR UMT a
càoiâo DESCRICAO TOTALUNO QUANT.BANCOITEM Ao801

RS 3.966,90

RS 3.965,90

RS 3.965,90

RS 62,96

RS 108,27

RS 4.924,65

RS 4.924,85

RS 4.924,65

RS 14.774,55

RS 14.774.5S

RS 14.774,55

RS 14.246.55

RS 13.891,68

RS 13.262.44

0,20%

0.20%

0,20%

0,19%

0,19%

0,16%

AUN 3,00TUBO FoFe a FL4NG6S DM 100 PN10 ● L*S60C

TUBO FoFo a FLANGES ON 100 PN10 ● L=580C

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10- L*S800

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA OE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-DIRErO OUPLO, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTIUZACÔES. AF_00/2020
FASRICAÇAO de FÔRMA FARA LAJES, EM CHAPA DE MAOBRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÍO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X39 CM lESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2Ü21

REATERRO MECANIZADO OE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 WP/POTÉNCIA: 88 HP),
LARGURA OE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÈ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA,
AF_08/2023
FORNECIMENrO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO OIN 2440. DN 100 INCLUSIVE VALVULA,
REGISTROS E

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO OIN 2440, DN 100 INCLUSIVE VALVULA,
REGISTROS E

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100 INCLUSIVE VALVULA,
REGISTROS E

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100. INCLUSIVE VALVULA,
REGISTROS E

FORNECIveNTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO OIN 2440. DN 100 INCLUSTVE VALVULA,
REGISTROS E

FORNECIMENTO E MONTAGEM OE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100 INCLUSTVE VALVULA,
REGISTROS E

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE OE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100 INCLUST/E VÁLVULA,
REGISTROS E

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO L/TILIZANIX) AÇO CA-5C DE 20,0 rAM -

MONTAGEM. AF_06/2022
PREPARO DE FUNDO OE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO (30 SOLO NATURAL). AF_0B/2020
EXTREMIDADE 8F FLANGE JUNTA ElASTICA ON 400 PN10

2.5.3.18

2-8.3-18

2.7,2.18

14466

14468

14466

3EINFRA

SEINFRA

SeiNfRA

AUN 3.00

AUN 3.00

Aerf 182,23

103,33

RS 78,16

RS 134,44

RS 74,55

SINAPI

SINAPI

3-1.4.20 92445

AfiV3.1.4,22 92268

79.66% Am* 177,90 RS 60.04SINAPI2.3.2.4 1D3323

B805,75 RS 13,17 RS 16.35 RS 13.174,01 0,18% 60.04%tiV2.3.3.7 1D4734 SINAPI

0,17% BRS 10.265,94 RS 1Z773,06 RS 12.773,08 60.22%UN 1,002.1.3.1 12032031 Pióptio

BRS 10.285,94 RS 1Z773,08 RS 12.773,06 0,17% 60.39%UN roo12032031 Pròptio2.2.3.1

RS 1Z773,0e RS 12.773,08 0,17% 80,57% BUN 1.00 RS 10.285,94Prãpro2.3.3.1 12032031

0,17% BRS 10.265.94 RS 1Z773.06 RS 12.773,08 80,74%UN roo2.4.3.1 Própio12032031

0,17% BRS 10.265,64 RS1Z773.06 RS 12.773,06 60.92%UN 1.002.5.3.1 12D32331 Própni

0,17% BRS 10,285,94 RS 1Z775,08 RS 12.773,08 81,09%UN 1.0012032031 Piópro2.8.3,1

0,17% BRS 10.265.94 RS 1Z773,06 RS 12,773,08 61.26%UN 1.002.7.2,1 12032031 Próprio

RS 1Z768.12

RS 12.843,85

RS 12.433,16

RS 11.978.18

RS 11.957,82

RS 11-722.50

RS 11.405,70

RS 11.360,60

RS 11.350,00

RS 11.270,70

RS 10.906,75

RS 10.621.84

RS 10.722,71

RS 10.716,01

0,17%

0,17%

0,17%

0.16%

61,44% BKG 1.044,00 RS 9.85

RS 6.54

R$2.503.06

R$27,72

RS 1223SINAPI3.1-4,7 92765

aRS 8.12

RS 3.108,19

RS 34.42

81.61 %

61.76%

61.94%

m* 1.557,102.4.3.4 101616

13767

14242

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

BUN 4.004.64

BUN 348,00PARAFUSO a PCRCAS PARA FLANGES DN 20i 90

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAI«NTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021
REGISTRO GAVETA OVAL '/OLANTE E FLANGE ON 300 ON10

ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ASSENTAMENTO OE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AC JA, DN 150 MM. JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NAo INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2Q17
CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA

3.1.5.20

BRS 74.55 0.18% 82,11 %

82,27 %

82.42 %

m* 160.40 RS 60.04Z4.2.4 SINAPI103323

BRS 4.719,97

RS 10.56

RS 4.60

RS 7,32

RS 648.30

RS 55.85

RS 5,80

RS 10,79

RS 2.677,01

RS S.B61.25

RS 13,11

RS 5,71

RS 9,06

RS 805,05

RS 69.35

R$8.95

R$13,39

RS 3.572,67

0,18%

0,16%

0.18%

0,15%

0,15%

0,15%

0.15%

0,15%

0,15%

UN 2,00I51S3

96547

SEINFRA

SINAPI

3-1.5.14

3.1.3.S BKG 870.00

B82.56 %M 1.993.104.9 97127 SINAPI

82,73%

63.69%

63.04%

63.16%

83.33%

83.46%

BUN 1.250,00

14,00

157,30

1.557.10

600.80

6.2 73677

17142

92303

99063

040336

13409

Próprio
SEINFRA

SINAPI

SINAPI

BREDUÇÃO P8 JE FsFo/PVC DN 2S0 « 100

EXECUÇAO DE PAVIMENTO EM PISü INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO OE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
LOCAÇÃO OE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AFJO/2018
CIMBRAMENTO METÁLICO

CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA ON 200 * 200

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO. 0,26 W/POTÊNCIA. 86 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1' CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA.
AF_08/2023

UN4.65
BtrF2.6.2.B

2.4.3.2

3.1.4,26

BM

BM3/MSBC

BUN 3.004.44 SEINFRA

BRS 16,35 RS 10.565.20 0,14% 63.62%nP 646,19 RS 13,17SINAPI2.6.37 104734

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CAíO OE 10.0 MM - MONTAGEM.
AF_0e/2022

Q.14% 83,76% B791,00 RS 10,25 R$12,72 RS 10.061.52KGSINAPI3-1.4.10 92771

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 12 6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L.
APUCAOA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 06 PAREDES, ESPESSURA OE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10,0 MM-
MONTAGEM. «=_06T2022
ASSENTAM04TODETUBC DE PVC P6A PARA REDE OE AOUA, CN 10O MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
TUBO FoFo a FLjáNGES ON 400 PN10 - L=300C

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAg. A.F^06/2020
TUBO FoFo a FLANGES ON 300 PN10 - L=4500

0.14% 83.90% Brrf 325,40 RS 24.62 RS 30,62 RS 10.026.82SINAPI3.Z11 67547

spx
C S’ -A

BRS 10,71 RS 9.967.50 0.14% 64 03%KG 750,00 RS 13,29927C2 SINAPI3.1.4.4

c*
BRS 9.942.43

RS 9.728,45

RS 9.678.22

RS 9.64S.8S

0.14% 84,17%

84.30 %

84.43%

84 56%

U 2.498.10 RS 3,21

RS 7.834.16

RS 6,54

RS 7.787,64

RS 3.38SINAPI4.6 97123

0,13%

0,13%

0.13%

8RS 9.728,45

RS 8.12

RS 9.645,85

UN 1.00SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

3.1.5.4

2-3.3.4

3.1.5.10

14528

101616

14509

8nf 1.191.90
SUN 1,00

(Vj

o
NJ



))

PREFBTURA MUNICtPAI. DE BURITUCUPU ■ HA

CNPJ: 01.Si2J3S<n001-40

OBJETO: IMPLANTAçAo DE SISTEMA DE ABASTECCIHENTO DE AoUA MA ZONA URBAMA 00 MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024- M,SBC - 0212024 - UA.ORSE - D1Í2024 -SergIpt.SSNFRA -02T

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,6SK (HORA) 69,90'A (MÊS) BOI: 24,18%
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA
0O(%)

CLASSIFICACVALOR UMT

3/BDI

VALOR UNITO
DESCRIçAO TOTALUND QUANT.BANCOHEM CÓCHOO AoBDI

REATEHRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVAOBRA (CAPACIDADE DA CACAM8A DA RETRO 0,26 M»/POTÉNCIA 85 HP),
LARGURA DÊ 0,8 A 1,5 M, PROFUNOCADE ATÉ 1,5 U. COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA.
AF_08/2023
ASSENTAMENTO DETUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÃQUA, DN75MM, JUNTA ELÃSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
NÍVEL ALTOOE INTERFERÊNCIAS (NAo INCLUI FORNECIMENTO). AFJ1/2017

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA40 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_O0/2O21

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVAUZADO 2', E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA T SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E CX5BRADIÇAS

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVAUZADO 2', E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA 2' SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2. E FECHAMENTO COMTELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA 2" SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EMTUBO GALVAUZADO 2'. E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA r SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EMTUBO GALVANIZADO 2'. E FECHAI.CNTO COMTELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA r SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2. E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA r SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

PORTÃO OE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2', E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,

MALHA r SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA Ê DOBRADIÇAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 0X18X36 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

CRUZETA JE FoFttfPVC BB3B DN 200.100

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃMKOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2D21
ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÃMCOS FURADOS NA VERTICAL DE 0X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) £ ARGAMASSA DE
ASSENTAI«NTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021
MONTAGEM E DESMOMTAQEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO OE MAOBRA, PÉ-01REITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/202
ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS DIVERSAS OE CONCRETO ARMADO, EXCETC VIGAS, PILARES, LAJES E F JNOAÇÔES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06«)22

LOCAÇÃO DE REDE DE Agua OU ESGOTO. AF_10/2018
REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 » 150
PARAFUSO O PORCAS PARA FLANGES DN 27 » 120

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 0ASCULANTE DE 10 M>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).
AF_07/2020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PRCF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO).
ESCAVADBRA (0,8 M3), LARG, DÊ 1,5 M A ZS M, EM SOLO OE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL OE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021
TUBO FoFo JTETRAVADA X-9 DN 400

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR OUE i ,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_06«020
CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DNISOx 150

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_OS/201B

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO OE 8,0 MM.
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO CICLÒPICO FCK = 1SMPA. 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL. INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05.-2021

ASSENTAMENTO OETUBC DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE OE AGUA, ON250MM. JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVB. ALTO DE INTERFERÊNCIAS (MÃO INCLUI FORNECIWENTC). AF_11/2D17
CRUZETA JE FoF«VPVC BB8B DN ISO x 75

CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 300

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA OE MADEIRA. AF_03/2022_PS
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 VF, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).
AF_07/2020
PREPARO OE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 00 SOLO NATURAL). AF_08/2020
REGISTRO DE GAVETA Cl BOLSAS E CUNHA EMBORRACHAOA P.' TUBOS DE FERRO DÚCTIL C( CABEÇOTE DN 60

BRí 19,35 Rí 9.617,56 0,13% 64.70%nf 588,23 Rí 13,17SINAPI2.5.3-7 104734

6Rí 2,53 Rí 3,14 RS 8-958,73 0.12% 64.82%2-853,10M4.7 SINAPI97122

BRS 15.39

RS 1.339,70

RS 690.80

R$8.726,13

RS 6.721.44

0,12%

0,12%

0,12%

64.94%KG 567,00 RS 12,40

RS 1.078,64

RS 556.29

SINAPI3.1.4.6 92768

B65.06%6,51nP3.1.4.25 69893 SINAPI

BRS 6.635 00 85,17%tn* 12,50SINAPI2.1.2-0 100701

85.28% BRS 556,20 RS 690.80 RS 6-835.00 0,12%ai* 1250SINAPI1007012.2.2.9

RS 556.28 RS 690,80 RS 8.635.00 0.12% 65.41 % Bni» 12.502.3.2.0 SINAPI100701

0,12% 65.53% eRS 556.20 RS 690.60 RS 6.635.00nf 12,50100701 SINAPI2.4.2.B

65.65% BRS 556.29 RS 690,60 RS 8.635.03 0,12%m' 12,502.5.2.7 SINAPI100731

65.76% BRS 556.29 RS 690.80 RS 8.635.00 0,12%m* 12,50100701 SINAPI2.6.2.9

85,66% 6RS 556,29 RS 680,60 RS 6.635.00 0,12%12,50nF3,2.15 100701 ●SINAPI

0,12%

0,11 %

0,11 %

66.00% BRS 60.04 RS 74,5E RS 8.528,52114,40SINAPI2,6,2,4 103323

66.11 % BRS 1.130.04

RS 60.04

RS 1.403.28 RS 8.419.68UN 6.00SEINFRA4.51 13531

66.23% BRS 74.SÍ RS 6.416.69m* 112.80SINAPI21.2.4 103323

0,11 % 66.34% BRS 60.04 RS 74,5Í RS 6.416.69nf 112,802.22.4 103323 -SINAPI

BRS 346.12 R$ 6.360.07 0.11 % 66.46 %nf 24,02 RS 260.34SINAPI3.1.4.21 92453

B0.11 % 86,57%RS 13,53

RS 5.60

RS 945.29

RS 45,26

RS 2,70

RS 16.60 RS 6.316.00KG 495.00SINAPI3.1.4.14 92917

BRS6.es

RS 1.173,86

RS 56.20

RS 3,35

RS 6.283.70

RS 6.217.02

RS 6.08260

RSa.0a).26

0,11 %

0.11 %

0.11 %

66.56%

66.60%

66.61 %

1.191,90MSINAPI

SEINFRA

SEINFRA

23.3.2 68063

14044

14244

BUN 7,004.67
B144,00UN3.1.5.21

87,02 % B0,11 %M3XKM 2.406,05SINAPI4,5 93569

BRS 8.013,45 0.11 % 87.13%1,079.96 RS 5.96 RS 7.42tn*SINAPI2.4.3.3 90081

0,11 %

0,10%

0,10%

0,10%

Q.10%

87.23%

67.34%

67,44%

87,54 %

67.65 %

87,75%

67,65 %

BRS 324,55

RS 6.54

RS 1.524,07

RS 121,85

RS 403,02

R$8,12

RS 1.892.59

RS 151,06

RS 7,858,EÔ

RS 7.645,30

RS 7.570,36

RS 7.553,00

RS 7.429.95

19.50

041.54

MSBC4.21 063038

101616

13465

96459

Bm'SINAPI

SEINFRA

SINAPI

2.$.3.4
aUN 4.004.46
6nV 50,001.3.4

S465,00

10,13

501.90

RS 12.09 RS 15.01KGSINAPI3.1.4.3 82761

0,10% BRS 730,21 RS 7.393,37

R$7,272,53

RS 7,266.48

RS 7.083.96

RS 7.073,62

RS 7.068.50

RS 7.062,93

RS 7.055,72

RS 568,03

Rí 11,67

3.27 102467 SINAPI

B0,10%RS 14.49

RS 906.31

RS 7.083,98

RS 392,99

RS 3.35

MSINAPI4.11 67129

67.95%

66.04%

66.14%

B0.10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

UN 6.00 RS 731,45

RS 5.704.61

RS 316,47

RS 2,70

RS 6.54

RS 1.420,47

430 13527

13511

103669

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

BUN 1.004.61
B18,00nF1.3.1

66.23% BM3XKM 2.110,00SINAPI3.23 93569

666.33%RS 8,12

RS 1,763,63

ni* 668.82SINAPI

SEINFRA

2.5.3.4 101616

15053 66.43 % B4.00UN4,74
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PREFEITURA MUNCIPAL OE 8URITUCUPU ● MA

CMPJ: 01E12.525/ra001-40

OBJETO: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE A8ASTECCIUENT0 DEÁOUA MAZOHA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU<MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI-Oli^ZA-M,SBC-02^024-MA.ORSE -0112024-Sergipe,SEINFRA-027

ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS 1112.68S (HORA) SO.BOVI (MÊS) BOI: 24,1BK
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA

DO(14)

0.09 % SB.S2 %

O.Oa % SS.61 %

0.09 % 6B.70 %

0.09« B8 79K

0,09% 6S.SS%

0,09 % 66.97 %

VALOR UNIT

a/BDi

VALOR UNITC7 CLA5S1PICAC
DESCRIçAO UND QUANT. TOTALITEM BANCOconoo AoSOI

RS 6.724.36 BCONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO (10 PONTO^ 16 TIROS
LOCACAO OE CONTAINER 2.30 X 6.00 M, ALT. 2,S0 M. PARA ESCRITomo, SEU DIVISÓRIAS INTERNAS E SEU SANITARK) (NAO INCLUI
MCBILIZACAO^ESUOBILIZACAO)

AHMAÇAo OE bloco, viga BALDRAME ou SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 0E 10MM ● MONTAGEM. AF_08«H7
EXeCUÇAoOe ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, P1LARES.VIOA3 E LAJE.NAo INCLUI FUNDAÇÕES, FCK*25MPA
EXECUÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE.nAo INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇAO DE ESTRUTURAS OE CONCRETO ARMADO. PILARES.VIGAS E LAJE.NAo INCLUI FUNDAÇÕES. FCK : 25 MPA
REATERRO MECANIZADO OE VALA COM RETROESCAVAD0RA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M-ff^OTÊNCIA B8 HP),
LARGURA DE O.B A 1,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) (3E 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA,
AF_06/2023

LOCAÇÃO Cffi REDE DE ÃGUAOU ESGOTO. AF_10/2018
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO OE PROJEÇÃO, ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
JUNTA DE DESMONTAQEMTRAVADA AXIALMENTEPN10 DN300

APUCAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06r2014
ASSENTAMENTO OETUBC DE PVC P8A PARA REDE DE ÀGUA. CN 100 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO IKCLUI FORNECIMENTO). AFJ1/2017
TUBO FoFo OFLANGE E BOLSA JE ON 300 PN10 - L=3500

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1 5 M (li«DIA MONTANTE E JUSANTBUMA COMPOSIÇÃO POR TREC-10),
ESCAVADBRA (0,6 M3). LARG. DE 1,5 M A Z5 U. EM SOLO OE IA CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021
PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20 * 90

LOCAÇÃO DE REDE OE ÃGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_06/2314
CURVA FoFo 90 FF PARA ÃGUA DN 300 PN10

EXTREMIDADE PF O ABA DE VEDAÇÃO ON 400 PN10

APUCAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
ARMAÇÃO DÊ PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO OE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PILARES.VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK s 25 MPA
REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 » 100
TE FoFo FFDN3C0» 300 PN10

LOCACAO CONVENCIONAL OE OBRA. UTILIZANDO GABARITO 06 TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018
HIDRÓMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m'íli, On lOOmm - COMPLETO

HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m>'h. On lOOmm - COMPLETO

HIDRCUETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qi>=e0nF/h. Dn lOOmm. COMPLETO

HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL anseOnF-h. On lOOmm-COMPLETO

HIDRÓMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL QnieOnFíh, On 100mm- COMPLETO

HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL OniSanT-Zh, On lOOmm - COMPLETO

HIDRÓMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60nV/Ti, On lOOmm . COMPLETO

FLANGE AVULSO DN 300PN10

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF, ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEAJMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO).
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG, DE 1,5 M A 2,5 U, EM SOLO OE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020
EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA ON 200 PN10

ASSENTAMENTO OETUBC DE PVC P8A PARA REDE DE ÁGUA. CN 100MM, JUNTA ELÃSTICA INTEGRADA, INSTALAIX EM LOCAL COM

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (MÃO INCLUI FORNECIMENTO). AFJ 1/2017
EXTREWDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN ISO PN10

TE. PVCPBA. BB3. 90 GRAUS. DN ICO / DE 110 MM. PARA REDE AGUA (NBR 10351]

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIOIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÃMCA, VIGOTA CONV04CIONAL. ALTURA TOTAL

DA LAJE (ENCUMENTOCAPA) = (6»4). AF_11/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÃMCOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL- AF_12/2021

UN 3,(X) RS 1.805,01

RS 673.62

RS 13,73

RS 2.163.08

RS 2.163.08

RS 2.160.06

R$Z241,46

RS 836.74

3.1.4.28 0311B1 SBC

eMES RS 6.693.926.001.3.5 00010776 S1NAPI

RS 6.679.66

RS 6.675.10

RS 6.638,69

RS 6.636.68

6KG 392,00 RS 17.04

Rszeazse

RS Z662.36

RS Z662.26

5INAPI

Próprio

Próptb

Próprio

3.1.3.4

2.6.2.3

2.1.2.3

2J2.2.3

96546

104466

1044BS

104468

6rrí 2,49

B2.46rrV

BrrV 2,46

RS 16,35 RS 6.579,07 0.09% 69.06% B10* 402.39 RS 13,17SINA^2.1.3.7 104734

BRS 5,60

RS 5,31

RS 2.804,15

RS 14,45

RS 3,21

RS 4.647.69

RS 6,95

RS 6,59

RS 6.543,70

RS 6.512.63

RS 6.467.ee

RS 6.397,28

0,09%

0,09%

69.15%M 941,54

966.26

SINAP12.6.3.2 99063

89,24% BnV3,1-6.2 104410 SINAPI

0.09% 69.33%

69.42%

BUN 2.00 RS 3.233,63

RS 17,98

R$3,96

RS 6,144,04

3.1.5.18

2.3.2.S

14007

66469

SEINFRA

SINAPI B355,80 0.09%

0,08%

0.06%

69.50% BM 1.557.10 RS 8.197,25

RS 6.144.04

2.4.3.5 B7123 SINAPI

B69.59%UN 1,00SEINFRA3.1.5.19 14321

RS 5.96 RS 6.062.65 0.06% 89.67 % BnV 817.07 RS 7,42SINAPI2.3.3.3 90091

B176,00

869,62

325.40

RS 27,72

RS 5,60

RS 14.46

RS 2.334,66

RS 4.645,61

RS 14.46

RS 34.42

RS 6.95

RS 6.057,92

RS 6.045.24

RS S.B5D.69

RS 5.798,40
RS 5,769.16

RS 5-787.98

0,06%

0,06%

0.06%

0,06%

0,08%

0,06%

0,06%

89.75%

69,63%

69.91 %

69.99 %

90,07%

90,15%

UNSEINFRA

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

3.1.5.25

Z5.3.2

3.Z12

3,1.5,7

3.1.5.1

2.4,2.6

14242

990B3

66469

13429

13618

66469

BM

SnV RS17.BB

BUN RS 2.699,20

RS S.769,16

2.0D

BUN 1.00

BRS 17,96rtV 320.B0

RS 5.609.52 90.23% BKG 504,00 RS 8.97 R511,133,1.4.5 92763 -SINAPI

RS 17,17 RS 5.563,06 0,06%

0,06%

0.06%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

0.07%

0.07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

90,30% B324.00 RS 13.63SINAPI KG3.1.4.1 92759

RS 5.S3Z40
RS 5,525.67

RS 5.403.94

90.36%

90 46%

90.53%

BrV 2.06 RS 2.160.08

RS 835,70

RS 4.351.70

RS 2,662,38

RS 769.41

RS 5.403,94

2.5.2.1 104466

14041

13662

Próprio
SEINFRA

SEINFRA

e7,00UN4.72

BUN 1,003.1.5.13

B87,50 RS 62.95

RS 4.196.62

RS 4.196.62

RS 4.196.62

RS 4.198.62

RS 4.186.62

RS 4.196.62

RS 4.196,62

RS 969.84

R$78,17 RS 5.276,47

RS 5.211,36

RS 5.211,38

RS 5.211,36

RS S.211.36

RS S.211,36

RS S.211,36

RS 5.211,36

RS 4.916,72

90,60%

90.67%

90,74%

90.81 %

90.69%

90.96%

91,03%

91.10%

91,17%

MSINAPI3.24 99059

BRi 5,211,36

RS 5.211,36

RS 5.211,36

RS 5.211,36

RS 5.211,36

RS S.211,36

RS 5.211,36

RS 1.229,18

UN 1.00SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2,1.6.11

2.2.6.11

2.3.6.11

2.4.6,11

2,5.6,11

2.6.6.11

2.7.4.11

3.1.5.26

18667

16667

16667

16667

18667

18667

18667

13660

BUN 1.00

BUN 1.00

BUN 1.0D

B1,00UN

BUN roo

BUN 1,00

SUN 4,00

BRS 4,862.10 0,07% 91,23%655,27 RS 5,96 RS 7,42nV2,6.3,3 SINAPI90091

BRS 6,54

RS 637,43

RS 4.831,66

RS 4.749,36

RS 4.743.70

0,07 %

0,06 %

0.06%

91,30%

91.36%

rrr' 595,02 RS 6.12

RS 791,56

R$3.96

SINAPI

SEINFRA

2.1.3.4 101616

13763 BUN 6.004.63

BRS 3,21 91.43%M 1.191,90SINAPI2.3-3.5 97123

BUN 6.00 RS 474.64 R$589.40

RS 117.71

RS 269,07

RS 4.715,20

RS 4.706.40

RS 4.661,61

0.06%

0.06%

91.49%

91.66%

4.62 (3762

00041692

SEINFRA

SINAPI

X —
BRS 94,79UN 40.004.39

cr
B0.06% 91.62%17,40 RS 216.68SINAPI irV3.3.9 101963

Bm” RS 60,04 RS 74,55 RS 4.651,92 0.06% 91,66%62.402.5.22 SINAPI103323

O

&
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PREFBTURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.E12.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI-D1/20Z4-M,SBC*02/2024● MA.ORSE-0112024'Sergipe,SEINFRA-027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : HZ.eSV (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA

00(%)

0 06 % 01,75%

0,06% 01,61%

0.06% 01.87%

VALOR UMTC/ CLAS^PICACVALOR UMIT

S/BOIDBCRIÇAO TOTALUNO QUANT.ITEM BANCOCODIOO AoBDI

LOCACAO CONVENCIONAL OE OSRA, UTILIZANIX) GABARITO DE TÁBUAS CORROAS PONT AlET ADAS A CADA 2.00M - 2

UTILIZAÇÕES, AF_10í2016
TOCO a PLANGES E ABA DE VEDAÇAO DN 30Ú PN10
CRUZETAJEFoFo/PVCBSSe DN200k ISO

ESCAVAÇÁO MECANIZADA OE VALA COM PRüF, ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEAJMA COMPOSIÇAO POR TRECHO/,
ESCAVADBRA(0,6 K3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO OE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL OE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

EXECUÇÁO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NAO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
CAIXA ENTERRADA HIDHÃUUCA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIVENSÔES INTERNAS
O.6X0,8X0,6MPARA REDE DE ESGOTO. AF_06/2016
CRUZETA FoFo JJNTA ELÁSTICA DN 300 x 250

CRUZETA JE FoFafpVC BB5B DN 150 x 100

TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE ON 3D0 PN10 ● Li2000

UMPEZA MANUAL OE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05Í2018
CRUZETAJEFoFoPVCBBBBDNISOx 50

EXECUÇÃO OE PASSETO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM ARMADO. AF_07Q016

EXECUÇÃO DE PASSBO (CALÇADA) OU PISO OE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACA3AMENTC
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO. AF_07/2316

LOCACÃO DE REDE OEÁGUA OU ESGOTO. AF_1CV2018
APUCAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PARECES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2314
CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB ON 200 x 50

EXTREMIDADE PF a ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN10
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PARECES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
APUCAÇÁO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_D6/2014
TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 ● L=400D

TUBO FoFo C/FLANGES DN 100 PN10 - L*4000

TUBOFoFoaFL-ANGESDN 100PN10.L=400C

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 ■ L:4000

TUBO FoFo a FLANGES ON 100 PN10 * L=4000

TUBO FoFo a FLANGES ON 100 PN13- L=4000

PARAFUSO a PCRCAS PARA FLANGES DN 27 x 120

REATERfiO MECANIZAI» OE VALA COM RETROESCAVAD0RA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRC. 0.26 M'/POTÈNClA. 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M. COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DEI* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA.
AF_0e/2023

ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2D21

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM,

AF_06/2022
ASSÊNTAMENTO OETUBC DEPVC PBA PARA REDE OE ÃGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÃSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL ALTO 06 INTERFER0JCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AFJ1/2017
CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIAS G ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO

1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_08/2O14

CRUZETA JE FoFq/PVC BBSB DN 200 x 75

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. Ar_03(2016

REDUÇÃO PONTASOLSA JE FoFo DN 150 x 50
ENSAIOS E PROVAS DE CARGA

CORDOALHA OE COBRE NU 35 MM", NÃO ENTERRADA, COM ISO-AOOR - FORNECIVGNTO Ê INSTALAÇÃO. AF_12/2017
ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO PADRAO STANDARD COM 3 UMPEZAS SEMANAIS

REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 100
ASSENTAMENTO OETUBG DEPVCPBA PARA REDE OE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA. INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2017
CURVA DE PÊ SO FF PARA ÃGUA DN 300 PN10

PORTA OE alumínio DE ABRIR COM LAM8RI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
AF_08/2015

RS 78.17 RS 4.600,30 B58,85 RS 62.95

RS 3.655,70

RS 1.808,08

MSINA PI3.1.1.1 99059

eRS 4.539,64

RS Z245.27

RS 4.539,64

RS 4.490.54

UN 1.003,1.5,8 13996

110591

SEINFRA

SEINFRA BUN ZOD4.47

BRS 5.98 RS 7,42 RS 4.426.03 0.06% 91.93%596.50SINAP12.5.3.3 90091

RS 4.425,02

RS 4.406,58

RS 4.403,48

RS 4.327,24

RS 4.324,63

RS 4.293.65

RS 4.286,40

0,06%

0.06%

0,08%

0,06%

0.06%

0.06%

0,06%

0.06%

Bnr* 1.65 RS 2.160,08

RS 591,43

R$ 3.546,05

RS87M7

RS 3.462.55

RS 3,28

RS 690.36

RS 83.25

RS 2.662,38 91,99%

92.05 %

92,11 %

92,17%

92.23%

92.29%

92.35 %

3.3.7 1D44B8 Próprio

SUN 6.00 RS 734,43

RS 4.403,48

RS 1,081,81

RS 4.324.63

RS 4,07

RS 857,28

RS 103,37

SINAPI3.3.28 97902

BUN 1,DD4.60 110576

13526

M316

96524

13526

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

eUN 4.004.48

eUN 1.003.1-5.12

B1.055.00nF3.2.1

BUN 5.004.49

BRS 4,279,51 92.41 %nV 41,402.4.2.7 SINAPI94992

BRS 83.25 RS 103.37 RS 4.279,61 0.06% 92,46%m’ 41,40SINAPI2.6.2.7 94992

BRS 5,60

RS 14.48

RS 821.84

RS 3.273.08

RS 14.46

RS 14.46

RS 3.261,00

RS 3.261.00

RS 3.261,00

RS 3.261,00

RS 3.261,00

RS 3.261.00

RS 3.261.00

RS 45.26

RS 6.95

RS 17,98

RS 1,020,56

RS 4.064.51

RS 17.98

RS 4,135.38

RS 4.113,62

RS 4.082,24

RS 4.064.51

RS 4.059.68

RS 4.058.88

RS 4.040,50

RS 4.049.50

RS 4.049.50

RS 4.048.50

RS 4.048.EÚ

RS 4.049.50

RS 4.049.50

RS 4.046.40

0.06%

0,06%

0.06%

Q.oe%

U.06%

0,06%

0.06%

0,08%

ü.06%

0,06%

0.06%

0.06%

0.06%

0.06%

92,52%

92,56%

92,63 %

92.69 %

92,74%

92,80%

92.85 %

92.91 %

M 395,02

228,80

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.1.3.2

2,6.2,6

99063

86469

13529

13816

68489

86469

14464

14464

14464

14464

14464

14464

14464

14244

B

eUN 4.004.52
SUN roo3-1.5-11

2.1.2.6

2.2,2,e

2.1,3.18

2.2.3.19

2-3.3.19

2.4.3.19

2.5,3.19

2.6.3.19

2.7.2,19

3.1.5.26

BnV 225,50

225,60 BR$ 17,96tiF

BRS 4.048,50

RS 4.049,50

RS 4.049,50

RS 4.049,50

RS 4.049.50

RS 4.049.50

RS 4.049.50

RS 56.20

UN 1,00

BUN 1,00

92.96 % B1,00UN

B1.00 93,02%

93.07 %

93,13%

93.19%

93.24 %

UN

BUN 1.00

aUN 1.00

8UN 1.00
B7200UN

aRS 16.35 RS 4.022.26 Q.05% 93.30 %rrF 246.01 RS 13,17SINAPI2.2.3.7 104734

93,35 % 6RS 60.04 RS 74,55 RS 3.661,69 0.05%tíF 51,803.3.11 SINAPI103323

eRS 11,58 RS 3.625.06 0,05% 93,40%KG 266.00 R$14,36SINAPI3.1.4.9 02770

U.05% 93,45% eRS 3,21 RS 3.98 RS 3.747,32M 941.542.6.3.S 07123 SINAPI

BRS 3.683.52 0,05%

0.05%

0.05%

0,05%

0.05%

0,05%

0.05%

0,05%

0.05%

93.50 %

93,55 %

93.60 %

93.65%

83,70%

93,75%

93,79%

93,64%

93.69 %

93,93 %

650.60 RS 4,56

RS 986.22

RS 69.16

RS 357.33

RS 474 90

RS 87.02

RS 350.00

RS 559,15

RS 3,21

RS 2.780,31

RS 891,71

RS 5,66

RS 1.224,66

RS 110.71

RS 443,73

RS 589,73

RS 63.22

RS 434.63

RS 694,35

nV3.2.10 67B'/0 SINAPI

6RS 3.674.04

RS 3.S67.Q0

RS 3.549.64

RS 3.538.38

RS 3.478,59

RS 3.477.04

RS 3.471,75

RS 3.461,68

RS 3.452.S8

R$3.255,52

UN 3.004.S3 13530

93358

111254

031260

96973

042875

14040

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

8tr? 32.403-Z5
aUN 6.004.71
eUN 6.003,1.4,27

3.1.7.4

SBC

6M 41.80SINAPI
BMES 6,001.3.3 SBC

eS.DOUNSEINFRA4.70

SRS 3.98M 669.62SINAPI2.S.3.5 97123

O- a
aRS 3.452.SS

RS 1.107,32

0.05 %UN 1,DD3,1.S.6 13460 SEINFRA

SINAPI B0.04% 93.96 %nV 2,943.3.3B 91336

i
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PR^EITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.E12.52Sm001-4D

OBJETO: IMPLANTACAo OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÃQUA MA ZONA URBAMA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI >011:21)24 > M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE >01(2024 - Sergipe,SQNPRA-027

ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS : 11Z.UX |HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24.18%
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA

0.04 « 94.02 H

0,04 K 94,07 H

0,04« 94.11%

0.04% 94,15%

0,04 % 94,20 %

0,04 % 94.24 %

0.04 W 94.29 %

0 04 % 94.32%

0,04 % 94.37 %

CLASSiFKACVALOR UMT aVALOR UUT

S/BDIDESCRIÇAO TOTALUND QUAKT.BANCOITEM CÓDIGO AoBDI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA. EM ARGAMASSA TRACO 1:2 6, PREPARO MANUAL, APUCADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA OE 10MM. COMEXECUÇÍO OE TAUSCAS. AF_C»2014
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIAmETRO DESO A 1S0MM (MV-04-326)

CAIXA PARA VENTOSA PARA OIAMETRO OE 50 A 150MM (MV-04-326)
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIAmETRO 06 50 A 1S0MM (MV-04-326)
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIAMETRO DE 50 A 1S0MM (MV-04-326)
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIAMETRO DE SO A ISOMTjl (MV-04.326)
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIAMETRO DE 53 A 150MU (MV-04-326)
PINGAOeiRA EM CONCRETO PRÉ M-OLOAOO L=2SCM

EXECUÇAO de passeio (CALÇAOA) ou PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACA3AWENTC
CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM ARMAOO. AF_07/2316
EXECUçAO DE PASSEIO (CALCADA' OU PISO OE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTC
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMAOO, AF_07/2D16

REDUÇAO PONTA/BOLSA .E FoFo DN 400 x 250
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANT0UHA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. OE 1,5 M A 2.5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO MVEL OE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 06 TABUAS CORRIDAS PONTAlETADAS A CADA 2.00M ● 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018
PREPARO DE FUNDO OE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020

EXECUÇAO de ESTRUTURAS (3E CONCRETO ARMADO. PILARES,VIGAS E LAJE, nAO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 2SMPA
EXECUçAo DE ESTRUTURAS OE CÍDNCRETO ARMAOO, PILARES,VIGAS E LAJE.NAO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUçAO OE ESTRUTURAS OE CONCRETO ARMAOO, P1LARES.VIGAS E LAJE.NAO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇAO OE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE.NAO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE.nAO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUçAO OE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PILARES.VIGAS E LAJE.NAO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇAo. AF_06/2021
REGISTRO DEOAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_08/2021
REGISTRO DÊ GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAvEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇAo, AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0a/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_0S/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇAo. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCAvEL. 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇAo. AF_09/2021
ASSENTAl«NTO DE CONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AOUA. DN 300 MM. JUNTA FLANGEADA (nAO INCLU
O FORNECIMENTO), AF_D9f2021
LOCACAO COMVENaONAL DE OBRA, UTlLlZANOO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTA:.£TADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMNHAO BASCULANTE 10 M» - CARGA COM ESCAVADEIRA HIORAULICA
(CACAMBA de 0.80 M’ /111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE. H3). AF_07/2020
EXTREMIDADE PVC PBA, PF. JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 1D3S1)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO OE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMAOO. AF_07/2016

LOCAÇÃO DE REDE DE AgUA OU ESGOTO. AF_10/2018
TUBO FoFo Cl FLf NGES DN 300 PN10 - L= 50D

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

PARAFUSO a PCRCAS PARA FLANGES DN 20» 90

PARAFUSO C/PCRCAS PARA FLANGES DN 20 » 90

PARAFUSO O PORCAS PARA FUNGES DN 20 » 90

PARAFUSO C/PORCAS PARA FUNGES DN 20 » 90

PARAFUSO aPORCAS PARA FUNGES DN 20 » 90

PARAFUSO a PORCAS PARA FUNGES DN 20 » 90

ESCAVAÇAo MANUAL OE VAU COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
CURVA FoFo 90 FF PARA AGUADN 100 PN10

CURVA FoFo 90 FF PARA AOUA DN 100 PN10

CURVA FoFo 90 FF PARA AGUA DN 100 PN10
CURVA FoFo 90 FF PARA AGUA DN 100 PN10
CURVA FoFo 90 FF PARA AGUA DN 100 PN10

eRS 3.174.44

R$3.154,26

RS 3.154,26

RS 3.154.26

RS 3.154,26

RS 3.154,26

RS 3.154,26

RS 3.139.98

rrf 9Z20 RS 27,73

RS 1.270,04

RS 1.270,04

RS 1-270,04

RS 1.270,04

RS 1.270,04

RS 1.270,04

RS 157,06

RS 83.25

RS 34.43

RS 1.577,13

RS 1.577,13
RS 1.577,13

RS 1,577,13

RS 1.577,13

RS 1.577,●'3

RS 195.03

3INAPI875483,3.15

a2.00ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

un2.1.4.2

2.2.4,2

2,3,4.2

2.4.4.2

2,5.4.2

2.6.4,2

3.3.10

5962
B2.0Dun5962
B2,00un5962
B2.00un5962
82.00un5962
B2.00un5962
BM 16.10090685 SBC

BRS 103,37 RS 3.101,10ní* 30.00SINAPI2.1.2.7 94992

BRS 103.37

RS 3-095,08

RS3.101.'0

RS 3.095.06

0.04% 94,41 %RS 83.25

RS 2.492,42

m' 30.002.2.2.7 94992 SINAPI

B0.04% 94.45%UN 1.0014052 SEINFRA4.89

BRS 7,42 RS 3.027,73 ü.04% 94,49%408.05 RS 5,96SINAPI2.1.3.3 90091

0,04%

0.04%

0,04%

0.04%

0.04%

0.04%

0.04%

0,04%

0,04%

0.04%

0,04%

0,04%

0.04%

0.04%

0.04%

94.53% eRS 62.95 RS 78,17

RS 6.12

RS 2.682,38

RS Za62,38

RSZ682.3e

RS Z682.38

RS 1682,38

RS 1882,38

RS 684.07

R$684,07

R$684,07

RS 684,07

RS 684,07
RS 684,07

R$684,07

RS 2.970,46

RS 1953.65

RS 1816.49

RS 1816,49

S$ 1818.49

RS 1616.49

RS 1816,49

RS 1616.49

R$1736.28

RS 1736,28

RS 1736,28

RS 1736,28

R$1736,28

RS 1736,28

RS 1736,28

M 38.002.3.11 99069 SINAPI

S94.57%

94.61 %

94.65%

94.69%

94.73%

94,77%

94.80 %

94.84 %

94.88%

94.92%

94,95 %

94.99%

95.03%

95,07%

RS 6.S4

RS 2.160.08

RS 1160.08

RS 1160.08

RS 2-160.08

RS 2.160,08

RS 2.160,08

RS 550.87

RS 550.87

RS 550,87

RS 550,87

RS 550,67

RS 550,87
RS 550,67

ni* 363,75SINAPI

Próprio

Ptâpro

Próprio

Próprio

PropiD

Proprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

3INAPI

2.2.3.4

2.2.5.4

13.5.4

14.5.4

2S.S.4

2.6.S.4

17.3,4

2.1.5.10

2-2J.10

2,3,5,10

2.4.5.10

2.S.S.10

2.6.5.10

17S.1D

101616

104488

104468

104488

104486

104488

104488

94501

94501

94501

94501

94501

94501

94S01

BitV 1,05
arrF 1,05

BnF 1,05
61.DS

8nF 1.05

6nF 1.05

eUN 4.00

BUN 4.D0

BUN 4.00
BUN 4.D0

BUN 4.00

CUN 4,00

CUN 4.00

0,04% 95.10% CRS HS.93 RS 136 51 RS 1730,20UN 20.00SINAPI3.1.5.30 103142

R$78,17 RS 1696.68 0.04% 95.14% CM 34,50 RS 62,95SINAPI2.4.2.1 99059

RS 1673,12

RS 167164

0,04%

0.04%

95.16 % CRS 6.95

RS 134,52

R$11,11rrF 240.60SINAPI4.4 100682

95.21 % CRS 167,04

R$103,37

RS 6.95

RS 1502.32

RS 34.42

RS 34.42

RS 34.42

RS 34.42

RS 34.42

R$34,42

RS 34.42

RS 110,71

RS 605,25

RS 605,25

RS 605.25

RS 605.25

RS 605,25

UN 18,00

25,50

SINAPI000030764.34

0,04% 95,25%

95,26%

95,32%

95,35%

95,36%

95.42%

95.45%

95.49%

95.52%

95.55%

95.59%

95,62 %

95.65 %

95.69 %

95,72%

95,75 %

CRS 63,25

RS 5.60

RS 2.015,08

RS 27,72

RS 27.72

RS 27.72

RS 27,72

RS 27,72

RS 27,72

RS 27,72

RS 69.16

RS 487.40

RS 487,40

R$487,40

RS 487,40

RS 487.40

RS 2.635.93

RS 1528.06

RS 150132

RS 1478,24

RS 1478,24

RS 2478.24

RS 1478,24

RS 2478,24

RS 1476,24

RS 1476.24

RS 1475.47

R$1421,00

RS 1421,00

RS 1421,00

RS 1421.00

RS 1421,00

nFSINAPI3.113 949!«2

0.03%

0.03%

0,03%

0.03 %

0.03%

0,03%

003%

003%

C383,75MSINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

99063

13969

14242

14242

14242

H242

14242

M242

14242

93358

I342S

I342S

13425

13425

13425

2.2.3.2

3.1,5,15

2.1.3.23

2.2.3.23

2.3.3.23

2.4.3.23

2.5.3.23

2.6J.23

17.2.23

17.2.3

11.6.8

2.2.e,8

2.3.6.8

2.4.6.S

2.5.6.B

CUN 1.00
CUN 72,00

72,00

72,00

72.00

72,00

72,00

72,00

2136

CUN

CUN

CUN

CUN

cUN
» ?3'

003 % cUN

crc0.03%

003%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

nF

CUN 4,00
C4,00UN

c4.00UN

05cUN 4.00
IcUN 4,00

Qn

SD
irt

(NF

O
tw

£>
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PREFQTUflA MUNCIPAL DE BURrTUCUPU ● UA

CNPJ: ai.B12.52S/raC01-40

OBJETO: IMPLAMTACAO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE AOUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BUR/TICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC - 02^024 - MA.ORSE ● 01/2024 -Sergipe,SBNFRA -027

ENCARGOS SOCIAIS NÁO DESONERADOS : 112,SSK (HORA) 69,90K (MÊS) BOI: 24.18K
CURVA ABC

PESO

ACUUUU

DO |\)
95,79 %

95.62 K

95,65 H

95.66 H

classificai;VALOR UNIT C;VALOR l/MT

S/BDI
PESO (H)TOTALDESCRIÇAO UNO QUANT.CÓDIOO AoBANCOITEM BDI

CRS 605.25

RS 605.25

RS 3,91

RS 199.54

RS 2.421.00

RS 2421.00

RS 2381,56

RS 2,37263

0,03%

0.03%

0.03%

0.03%

R$467,40

RS 467.40

RS 3.15

UN 4.00CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA ON 100 PN10

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE OE 10 W. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE M3XKM). AF_07/2C20

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2). APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO.
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
ASSENTANCNTO OETU0O OE PVC PSA PARA REDE OE ÁGUA. DN 100 MM. JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÁO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE OE 10 M>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).
AF_07/2020

EXECUÇAO de PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO CCM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACA3AMENTC
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO. AF_07/2316

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EMCAMNHÁO BASCULANTE 10 M‘- CARGA COM ESCAVADEIRA HIORAULCA
(CAÇAMBA DÊ 0,80 M>/11* HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE. M3). AF_07/2020
JUNTA OE DÊSW3NTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10DN 100

JUNTA OE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

JUNTA OE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10DN100

JUNTA OE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN'0 DN 100

JUNTA OE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

JUNTA OE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

JUNTA OE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

FLANGEAVULSO DN 1MPN10

FLANQE AVULSO DN 100 PN10

FLANGEAVULSO DN 100FN10

FLANGEAVULSO DN 100FN10

FLANGE AVULSO DN 100 FN10

FLANGEAVULSO DN 100PN10

FLANGEAVULSO ON 100FN10

REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo ON 2S0.2CO

APUCAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DémAOE. AF_06/2314
CURVA 22 30 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50

ESCAVAÇAo manual OE VALA com PROFUNDIDADE M&JOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER OE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO

1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4CIOL AF_0e/2O14
CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN1SOPN10

LOCACAO CONVENCIONAL OE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTAlETADAS A CADA 2.00M. 2 UTILIZAÇÕES,
AF 10/2016

LOCACAO CONVENCIONAL OE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONT ALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTIUZACÔES.
AF 10/2016

LOCACAO CONVENCIONAL OE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONT ALETADAS A CADA 2.00M. 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2016
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE10 M*. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).
AF 07/2020

ESCAVAÇAo MANUAL de vala COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDR0RO, ARGAMASSA TRAÇO

1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014

CONCRETO CICLÕPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAo EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

REATERRO MANUAL OE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_06/2023
RNTURALATEX ACRiUCA PREMIUM, APUCACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2Q23
ASSENTAMENTO DE CONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEAOA (NÁO INCLUI

O FORNECIMENTO). AF_09/2021
TRANSPORTE COM CAMINHAo BASCULANTE DE 10 M», EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKLÇ-
AF_07/2020
arruela borrachap/flangesdn 100 pniop/Agua

ARRUE JV BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA
ARRUE JL BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN1Q P/ ÁGUA

ARRUELA borracha pi FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA
ARRUE J\ BORRACHA PI FLANGES DN 100 PMO PI ÁGUA

13425

13425

93566

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

2.e.S.6

2,7.4,8

3.1.2.4

CUN 4.00
CM3XKM 609.10

CnV 11.69 RS 160.89SINAPI3.1.7.7 100324

RS 2.366,17 0,03% 95.62% CRS 3,21 RS 3.96595,02M21.3.5 97123 SINAPI

95,95% CRS 3,35 RS 2.358,40 003%RS 270M3XKM 704.00SINAPI2.3.1.3 93569

95.96% CRS 63.25 RS 103.37 RS 2.356,63 0,03%m* 22.60SINAPI2.3.2.7 94992

C0,03%

0.03%

0.03%

003%

0.03%

0,03%

0.03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0.03%

0,03%

0.03%

0,03%

0.03%

0,03%

0,03%
0 03%

96,01 %RS 6,95

RS 1.685,67

RS 1.665,87

RS 1,885,87

RS 1.865,87

RS 1.665,87

RS 1.885.87

RS 1.885,07

RS 207,94

RS 207,94

RS 207,94

RS 207,94

RS 207,94

RS 207,94

R$207.94

RS 906.86

RS 14,48

RS 94.99

RS 89.16

R$4,56

RS 11.11

RS 2341.67

RS 2341,67

RS 2341,87

RS 2341,87

RS 2341,67

RS 2341,67

RS 2.341,87

RS 258,21

RS 356,21

R$256,21

RS 258.21

RS 258.21

RS 258.21

RS 258.21

RS 1.128,64

RS 17.98

RS 117,95

RS 110,71

RS 5,66

RS 1.005,02

R$76,17

RS 2,344,21

R$2341,67

RS 2.341.67

RS 2341,67

RS 2.341,67

RS 2341,67

RS 2.341,67

RS 2.341.67

RS 2323,89

R$2323,89

RS 2323.69

RS 2323.69

RS 2323.89

RS 2323.69

RS 2323.89

RS 2257.28

RS 2243,90

RS 2241,05

RS 2019,35

rtí 211.00SINAPI3.22 100962

96.05%

96.06%

96.11 %

96.14%

96.17%

96.20%

96.24%

96.27%

96.30%

06,33 %

96,36%

C1,00UN19626

19826

19826

19626

19826

19626

19826

13656

13856

13856

13656

13856

13656

13656

I40CS

86469

13107

93358

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

21.3.13

22.3.13

23.3.13

24.3.13

2.5.3.13

2-6.3.13

2-7.2.13

2,1.3,25

2.2.3.25

23.3.25

2.4.3.25

2.5.3,25

2.6.3.25

2-7,2,25

CUN 1.00

cUN 1,00
cUN 1.00

c1,00UN

cUN 1.00

cUN 1,00
CUN 9.00
CUN 9.00

C9.00UN

cUN 9,00

96.40% CUN 9.00

96.43%

96.46%

66.46%

96.52%

96.55%

96.56%

CUN 6,00
C9.00UN

CUN 2,004.66
C124,80

16.00

16.24

ni*2.S.2.4
CUN

4.28
Cni^

2.3.2.2

0,03%

0,03%

96.61 % CRS 2013,62355.60m*SINAPI23.2.5 67679

C96.63%RS 609.33

RS 62,95

RS 2010.04UN 2.00SEINFRA3.1.5.17 13426

96.66% CRS 1.677,70 0.03%25,30MSINAPI2,6.2.1 69056

CRS 79,17 RS 1.954,25 0,03% 96,66%RS 62,65M 25.00SINAPI21.2,1 99059

0.03% 96,71 S CRS 79.17 RS 1,654.2525,00 RS 62.95MSINAPI2-2.2.1 99059

CRS 1.672,65

RS 1.633,35

RS 1.815,72

RS 1,726,13

RS 1.694,51

RS 1.657.75

0,03%

0,03%

96,74 %RS 2,70 R$3,35

RS 110,71

R$5.88

M3XKM 559.00SINAPI9358924.1,3

96.76 % C16,56

320,80

RS 66,16tiVSINAPI2.4,2.2 93358

C0.02% 96,76%RS 4,56

RS 566,03

RS 22,41

RS 14.46

RS 156.64

ni*SINAPI2-4,2.5 87879

C0,02%

0,02%

0.02%

96.61 %

66.84%

66.66%

RS 730,21

RS 27,82

RS 17.96

RS 194.51

!»■ 2.37SINAPI

SINAPI

SINAPI

3.3.3

3.1.2.2

3.3.40

102487

104737

66489

C/TT* 60.91

92.20 Cm*

C96.66%RS 1.556,09 0,02%UN 8.00SINAPI3.1.5.31 103144

X TI

S.S'
CRS 1.507.S0

RS 1.466.24

RS 1.486,24

RS 1.486,24

RS 1.466.24

RS 1.486.24

0,02%

0.02%

0,02%

0,02%

0,02%

0.02%

96.90%

96.92%

96.94%

96.96%

96 96%

97,00%

RS 2.70

RS 16,65

RS 16,65

RS 16,65

RS 16 65

RS 16.65

RS 3,35

RS 20.67

RS 20,67

RS 20,67

RS 20.97

RS 20.87

M3XKM 450.00

72.00

72.00

72.00

72,00

72,00

SINAPI935692.2.1.3

O-CUNSEINFRA

SEINFRA

S8NFRA

SEINFRA

SEINFRA

16426

16426

16426

16426

16428

2.1.3.24

2.2.3.24

2.3,3.24

2.4.3.24

2-5,3.24

CUN

CUN

CUN

02cUN

Gn

5^
^V(o
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PREFEITURA MUNCIPAL OE BURITUCUPU . HA

CNPJ; 01.E12.S2S/KKI01-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIUENTO DE ÃOUANAZOMA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORESBASEADOSNOSBANCOS: SI MAPI-01/2024> M,SBC >02/2024-MA.ORSE-OiaOZA-Sergipe,SaNFRA >027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68V (HORA) 69.90K (MêS) BOI: 24,18%
CURVA ABC

PESO
CLASSIFICAÇVALOR UNIT aVALOR UNIT

SIBDI
TOTAL PESO|%} ACUMULA

DO{%)
97,02%

97,04%

97,08%

97.DB %

DESCRIÇÃO UND OUANT.CÓDIQO BANCO ÃOITEM BOI

CRS 20,67

RS 20.67

RS 2.662.36

RS 66.58

RS 1.466.24

RS 1.466.24

RS 1.475,30

RS 1,466,77

R$1.447.72

0,02%

0.02%

0,02%

0,02%

ARRUEIA BORRACHA P/ FLANGES DN 10O PN10 PI ÁGUA
ARRUELA BORRACHA P; FLANQESUN 100PN10P/ÃOUA

EXECUÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NAO INCLUI FUNDAÇÕES. FCK = 25 MPA
TUBO PVC PBA ja, CUSSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

ASSENTAMENTO OE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, CN 100 MM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
NÍVEL ALTO OE INTERFERÊNCIAS (NAo INCLU FORNECIMENTO). AFJ1/2017
UMPEZA MANUAL DE VEGETAÇAO EM TERRENO COM ENXAOA.AF_OSr2019
REDUÇÃO PCNTA/BOLSA JE FoFo DN 300 X 200
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 4”- FORNECIMENTO E INSTALAçAO. AF_08«)21
REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LATAo, ROSCAvEL. 4‘-FORNECIMENTO E INSTALAÇAO, AF_08/2021
REQISTHC DE GAVETA BRUTO, LATAo, ROSCAVEL. 4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO, ROSCÃVEL, 4-- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06Í2021
REGISTRO OE GAVETA BRUTO. LATÃO, ROSCAVEL, 4”- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
REGISTRO DÊ GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÃVEL. 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021
EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 50 PN10

ESCAVAÇAO manual 06 VALA COM PROFUWIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_D3/2016
CURVA DE PÉ 90 FF PARA AGUA DN 100 PN10

ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_D3/2016
ASSENTAMENTO DETUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AqUA, ON 30-D MM, JUNTA ElASTICA INTEGRADA.
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO OE INTERFERÊNCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER OE PEDRaRO. ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PREPARO EMBETONEIRA 400L AF_0S72014

CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDRBRO. ARGAMASSA TRAÇO

1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06ra)14
CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER 06 PEDRaRO. ARGAMASSA TRAÇO
1,3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_[»7014
JUNTA GIBAULT ON 100

JUNTA GIBAULT ON 100

JUNTA GIBAULT DN 100

JUNTA GIBAULT ON 100

JUNTA GIBAULT DN 100

JUNTA GIBAULT ON 100

JUNTA GIBAULT DN 100

RÊDUCAOPVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50/OE 110 X 60 MM, PARA REDE OE AGUA

TUBO FoFoC/FLANGES ON 10OPN10-L» 250

TUBO FoFo a FLANGES DN 100PN10-L* 250

TUBO FoFo a FLANGES ON 100 PN10 - L= 250

TUBO FoFo C/FLANQESON 100PN10.L» 250

TUBO FoFo Cl FLANGES ON 100 PN10 - L= 250

TUBO FoFo a FLANGES ON 10O PN10 ● L= 250

TUBO FcFo a FLANGES ON 100 PN10 ● L= 250

TUBO FoFo a FLANGES ON 10OPN10-L» 250

TUBO FoFo C/FLANGES ON 10O PN10 ● 1= 250

TUBO FoFo CÍ FLANGES DN 100PN10-L= 250

TUBO FoFo C/FLANGES DN 100 PN10 - L« 250

TUBO FoFo CÍ FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L* 2SO

TUBO FoFo C/FLANGES DN 100 PN10- L* 2S0

UMPEZA MANUAL OE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05«I18
ARRUElA borracha pi FLANGES DN 300 PMD P< AGUA
TEDEREDUCAO PVC PBA. BBS. JE DN 100 X £0/DE 110 X 60 MM. PARA REDE AGUA (NBR 10351)

EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇAO DN 150 PN10
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTAlETADAS A CADA 2.00M - 2 UTIUZAÇÔES,
AF_10/2016

72,00

72,00

RS 16,65

RS 16,65

RS 2.160,08

RS 55,23

RS 3,21

RS 3.26

RS 1.145.09

RS 550,87

RS 550.67

RS 550.87

RS 550,87

RS 550,67

RS 550,67

RS 271,70

RS 69,16

RS 535,90

RS 69.16

RS 89.16

UN16476

16426

104468

00036377

SEINFRA

SEINFRA

Próprio
SINAPI

2.6.3.24

2.7.2.24

2.1.5.4

2.7.2.6

2.2.3.S

CUN

C0,55rrr'

CM 21,24

0.02% 97,10%

97.12%

97,14%

97.16%

97,16%

97.20%

97.22%

97,24%

97,25%

97,27%

97.29%

97,31 %

07.33%

97.34%

CRS 3.98M 363,75SINAPI97123

0,02%

Q.02%

0.02%

0,02%

0,02%

0.02%

0.02%

0.02%

0,02%

0,02%

0,02%

0.02%

0,02%

0.02%

CRS 4.07

RS 1.421,97

RS 664 07

RS 664.07

RS 684,07

R$664.07

RS 684.07

RS 684.07

R$337.30

RS 110,71

RS 669.46

RS 110.71

RS 110,71

RS 17.21

RS 1.432,64

RS 1.421,97
RS 1.366.14

RS 1,368,14

RS 1.368,14

RS 1.368,14

RS 1.308,14

RS 1,366.14

RS 1.349,56

RS 1.344,46

RS 1.330.96

RS 1,326.52

RS 1.328,52

RS 1.297,63

352.00m’06524

U047

04501

94501

94501

04501

94501

94501

13793

93356

I34T6

93356

93358

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

2J.1.1
CUN 1.004.66
C2,00UN2.1.4,7

2.2,4.7

2.3.4.7

2.4.4.7

2.S.4.7

2-6.4,7

CUN 2,00
CUN 2.00
CUN 2.00

CUN 2.00

CUN 2.00

CUN 4.004.32
CnV 12,142.6.2,2

2.1.3.21

2.1-2.2

2.2.2.2

CUN 2.00

CPT’ 12.00

12,00 crry

97,38 % CM 75,40 RS 13.86SINAPI4.12 97130

0,02% 07,38 % CRS 4.56 RS 5.66 RS 1.295.(X1m" 226.60SINAPI676792.8,2,S

CRS 1.276,02 0,02% 97,40%RS 4,36 RS 5,66m* 225,60SINAPI2,1.2,S 87879

CRS 1,278,02 0,02%

0.02%

0.02%

0,02%

0,02%

0.02%

0.02%

0,02%

0.02%

0.02%

Q.02%

0,02%

0,02%

0,02%

0.02%

0,02%

0,02%

0,02%

0.02%

Q.02%

0,02%

0,02%

0.02%

0 02%

0,02%

0.02%

0,02%

0,01 %

97,42 %

97.43%

97.45 %

97,47%

97.49%

97.50%

97,52%

97.54%

97.55%

97,57%

97.59%

97,60%

97,62%

97.64%

97,65%

97,67%

97.68%

97,70%

97,n%

97,73%

97,75%

97,77%

97,78 %

97,80%

97,81 %

97,63%

97.64%

225,60 RS 4.56 RS 5.66m*SINAPI2.2.2.S 87879

CRS 1.277.24

RS 1.277,24

RS 1,277,24

RS 1.277,24

RS 1.277,24

RS 1.277.24

RS 1,277,24

RS 1.255,60

RS 1.189.22

RS 1.169.22

RS 1.189,22

RS 1,169.22

RS 1.169,22

RS 1.169.22

RS 1.189,22

RS 1,189,22

RS 1.169,22

RS 1.169.22

RS 1.169.22

RS 1,189,22

RS 1.169,22

RS 1-169,22

RS 1.137.56

RS 1.132,43

RS 1.122.48

RS 1.100.06

RS 514,27

RS 514,27

RS 514.27

RS 514.27

RS 514,27

RS 514,27

RS 514.27

RS 24.08

RS 476.83

RS 476,63

RS 476.63

RS 476,63

RS 476,83

RS 476,83

RS 476,83

RS 476,63

RS 476.83

RS 476,83

RS 476,83

RS 476,63

RS 476,63

RS 478,63

RS 3,28

RS 70,15

RS 7S.33

RS 665.86

RS 638.82

RS 638,62

RS 638.62

RS 638.62

R8 638.62

RS 638.62

RS 638.62

RS 29,90

RS 594.61

RS 594.91

R$594,61

RS 594,61

RS 594.61

RS 594.61

RS 594,61

RS 594,61

RS 594.61

RS 594,61

RS 594.61

RS £94,61

RS 594,6'

RS 594.81

RS 4.07

R$87,11

RS 93,54

RS 1,100,06

UN 2.00I3692

13692

13692

13892

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

2-1.9.10

2.2.8.10

2.3.6.10

24.6.10

2.5.8.10

2.6.6.10

2.7.4.10

CUN 2.00

CUN 2,00

CUN 2.00

CUN 2,00I3692
CUN 200I3892

I3892

00011321

13660

13960

13960

13960

13960

13960

13960

13960

13960

13960

13960

13960

13060

13960

06524

16437

00011378

13813

CUN 2.00
CUN 42,004.35
CUN 2,002.1.3.20

2.1.6.9

2.2.3.20

2.2.6.9

2.3.3.20

23.9.9

2.4.3.20

2.4.9.9

2.5.3.20

2.5-6.9

26.3.20

26.9.9

2.7.2.20

2.7.4.9

2.4.1.1

3.1,5.22

CUN 200
CUN 2,00
CUN 2.00
CUN 200
CUN 2.00
cUN 200
cUN 2,00
cUN 2.00
c2.00UN

cUN 2,00
cUN 2.00
cUN 2.00

c2.00UN

Cnf 279,50

13.00

12,00

XCUN
C

cUN cr4.41
C1,00ÜN3.1,5.18

C97.66%RS 62.95 RS 78,17 RS 1.086,5613.90MSINAPI3.3.1 990S9

'W.
Ni
£>
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PREFBTURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU- MA

CNPJ: O1.ei2.S2SmOD1-40

OaJETO; IMPLANTAçAO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AoUA NA ZONA URBANA DO MUNICIpIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 0112024 - St rglpe,SElNFRA -027

ENCAROOS SOCIAIS NAo DESONERADOS : 112,68K (HORA) S9,m (MÊS) BDI: 24,18%
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA

DO (*)

VALOR UNIT

8/BDI

VALOR UNITC/ CLASSIPICAC
DESCRIçAOcàono UND QUANT. TOTALITEM BANCO AoBDI

(COMPOSlçAO REPRESENTATIVA) OO SERVIÇO DEINST. TUBO PVC, SÊR1E N, ESGOTO PREDIAL. 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMAOA ESG. SANIT., VÊNTILAÇAO OU SUBa:OLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES £ CORTES, FIXAÇÕES, P/

PRÉDIOS, AFJ0/201S
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 4 MM*. ANTI^HAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ● FORNECIMENTO £ INSTALACAO.
AF_12«»15

TRANSPORTE COM CAMINHAO 8ASCÜLANTE OE10M', EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).
AF_07/2020
TUBO FoFo C/FLANQE E PONTA DN 100 PN10L= 500

TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10L= 500

TUBO FoFo C/FLANQE E PONTA DN 100 PN10L= 500

TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1DOPN1OL=5O0

TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10L= 500

TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100PN10L» 500

TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10L= 500

(COMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE TUBOS DE PVC, SOLDÂVEL, AGUA FRIA. DN 25 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL OS DISTRIBUICAO OU PRUMAOA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AFJO/2015
TOCO a FLANGES E ABA DE VEOAcAO DN 100 PN10

TOCO C/FLANGES E ABADE VEDAÇAO DN1COPN10
TOCO a FLANGES E ABA DE VEOAÇAO DN ICO PN10
TOCO a FLANGES E ABA DE VEOAçAo DN ICO PN10
TOCO a FLANGES E ABA DE VEOAÇAo DN ICO PNIO
TOCO Cl FLANGES E ABA DE VEDAÇAO DN ICO PN1Q

TOCO a FLANGES E ABA OE VEDAÇAO ON ICO PNIO
ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM

TESTE HIOROSTATICO EM REDE OE AOUA / ADUTORA

UMPEZA MANUAL OE VEGETAçAd EM TERRENO COM ENXAOA,AF_05/20ia
HIPtKLORACXDR / BOAffiA OOSADORA ANALÓGICA OE SOLUÇÕES. VAZAO DEO.S À 15 L/H E PRESAO DE O A 15 BAR
HIPOCLORAOOR/BOMBA OOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZAO OE 0,5 A 15 L/H E PRESAO DE 0 À 15 BAR
HIPOCLORACJOR / BOMBA OOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZAO DE 0,5 A 1S LW £ PRÉSAO DE 0 A 15 BAR
HIPCXLORAOOR / 60»«A OOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZAO OE0,5 Â 15 L/H E PRESAO DEO A 1SBAR
HIPOCLORAOOR / 60H48A OOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZAo OE 0,5 A 15 L/H E PRESAO DE 0 A 15 BAR
HIPOCLORAOOR / BOMBA OOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZAC OE 0,6 A 15 L/H E PRESAO DE 0 A 15 BAR
HIPOCLORAOOR / BOMBA OOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZAO DEO.S A 15 UH E PRÊSAO DE 0 À 15 BAR
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PL/<CAS TIPO ESMALTADA PAORAo POPULAR OE DIMENSÕES 20X20
CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APUCAOAS A MEIA ALTURA OAS PAREDES. AF_02/2023_PE
FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM V

FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM r

FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA CIAM 1'

FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

ALVENARIA DE VEOAçAo OE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL OE BX1SX3B CM [ESPESSURA 6 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12«021

ALVENARIA DE VEOAçAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DEBX19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF.12/2021
ALVENARIA OEVEDAçAO OE BLOCOS CERAMCOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

ALVENARIA DEVEDAcAo OE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAmICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X18X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇAo OE BLOCOS CERAMCOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X18X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇAo OE BLOCOS CERAiACOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X18X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

TE, PVC PBA. BBS. 90 GRAUS, DN 50 / OE 60 AIM PARA REDE AGUA (NBR 103S1)

0,01 % 97,87% C12,00 RS 71.24 R$ 68.46 RS 1.061,52M3.3.23 91704 Propna

RS 6.7S RS 1.061,33 0,01 % 97.89% CM 126.50 RS 8.39SINAPI3.3.32 91929

RS 3.35 0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0.01 %

0,01 %

97.90%

97.92%

97,93 %

97,94%

97,96 %

87.97%

97.96 %

88.00 %

CM3XKM 312,50 RS 2,70

R$ 808.05

RS 808,05

RS 808,05

RS 808,05

RS 808,05

RS 608.05

RS 808.05

RS 1.046.87SINAPI2.1.1.3 93569

CRS 1.003,43

RS 1,003,43

RS 1.003,43

RS 1.003,43

RS 1,003,43

RS 1.003,43

RS 1,003,43

RS 1.003,43

RS 1.003,43

RS 1.003.43

RS 1.003,43

RS 1.003,43

RS 1.003,43

RS 1.003.43

UN 1,002.1,3.16

2-2.3.18

2.3.3.18

2.4.3,16

2.5,3.16

2.8.3.16

2-7,2.16

16666

16666

16666

K666

K666

18666

18666

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

CUN 1,00
CUN 1,00

CUN 1,00

UN 1,00 C

CUN 1,00

CUN 1,00

RS 44.66 RS 55,48 RS 996.64 0,01 % 88,01 % Cu 16,0091785 Propno3,3.18

RS 786,30

RS 786,30

RS 786,30

RS 766,30

RS 786,30

RS 786.30

RS 786.30

RS 65.07

RS 0,48

RS 3,26

RS 732.26

RS 732.26

RS 732.26

RS 732,26

RS 732,26

RS 732,26

RS 732.26

RS 976,42

RS 975,42

RS 976.42

RS 976.42

RS 976,42

RS 976,42

RS 976.42

RS 80.6C

RS 0.59

RS 4,07

RS 909.32

RS 909.32

RS 909.32

RS 909.32

RS 909,32

RS 909.32

RS 909.32

RS 79,47

RS 902.09

RS 902,09

RS 902.09

RS 902,09

RS 902.09

RS 902,09

RS 976,42

RS 976,42

RS 978,42

RS 976.42

RS 976.42

RS 976.42

RS 976,42

RS 969,60

R$918.88

RS 915,75

RS 909.32

RS 909.32

RS 909.32

RS 900,32

RS 809,32

RS 909,32

RS 909,32

RS 905.95

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0.01 %

0,01 %

0,01 %

0.01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0.01 %

0,01 %

0,01 %

O01 %

0.01 %

Q.01 %

96,02 %

98.04 %

98.05 %

98,06%

96.08%

96.09 %

CUN 1,002.1,3.22

2.2.3.22

2.3.3.22

2.4.3.22

2.5.3.22

2.8.3.22

2-7.2.22

13992

13992

13992

13992

13992

13992

13992

00000047

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

OR5E

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

CUN 1,00

CUN 1,00
CUN 1,00

CUN 1,00

lOD CUN

98.10% CUN 1.00

98.12%

96,13%

96.14%

98.15%

98.17%

98.16%

98.19%

98.20%

98.22%

96.23%

CUN 12.00

1.557,10

225.00

4.24

C2.4,3.10

2,2,1.1

2.1,5.8

2.2.5.8

2.3.S.8

2.4.S.6

2,S.5.8

2.e.S.B

2.7.3.8

8465 m

cm*98524

8722

6722

8722

8722

8722

6722

6722

C1.00Uf1

C1,00un

01.00un

C1,00un

C1,00un

1,00 Cun

C1,00uti

98.24 %

98.25%

98.27 %

98.28 %

86.29%

98,30%

96.32 %

C11,40 RS 64.00nySINAPI3.3.14 93396

CRS 726.44

RS 726.44

RS 726,44

RS 726,44

RS 7^,44

RS 726.44

RS 902,09

RS 902.09

RS 902.09

RS 902.09

RS 902.09

RS 902.09

1,00ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

2.1.4.3

22.4.3

2.3.4.3

2.4.4.3

2-5.4,3

2.6.4.3

7065 un

C1,007065 un

C1,007065 un

C1.007065 un

C1,007065 un

C1,007065 un

CftV RS 80.04 RS 74,55 RS 694.60 0.01 % 96,33%1200SINAPI2.1.e.S 103323

0,01 % C1200 R$60.04 RS 74,55 RS 694.60 98.34%rrfSINAPI2.2.6.S 103323

RS 60.04 RS 74,55 RS 884.60 0.01 % 66.35% Cnr* 12002.3,6.5 SINAPI103323

CRS 60.04 RS 74,55 RS 864.60 0.01 % 68.36%rrV 12.002.4.6.S 103323 SINAPI

3»CRS 60.04 RS 74,55 RS 894,60 0.01 % 98.36%nV 1200SINAPI2,5,8,S 103323
e
cr

cnV 12,00 RS 80.04 RS 74,55 RS 894.60 0.01 % 98.39 %SINAPI2.6.6.S 103323

RS 74,55

RS2S,4C

0.01 % 98.40% C12,00

35.00

RS 60,04

RS 20.46

RS 894.60

RS 869.00

SINAPI2.7.4.5 103323

C0,01 % 98.41 %UNSINAPI4.38 00007346

3*ü

M
O
IVJ

£>
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PREFarURAMUNCIPAL OE BURITUCUPU . MA

CNPJ: 01.612J2»n00140

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÃQIIA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/3024 ● M.SBC - 02^024 - MA.ORSE - D1I3024 ● Scrylpe.SEINFRA -027

ENCARGOS SOCIAIS HÃO DESONERADOS : 112.MK (HORA) S9.m (MÊS) BOI: 24,18*4
CURVA ABC

PESO
CLASStFICACVALOR UUT

S/BDI

VALOHUNna
TOTAL PESO(%) ACUMULA

DO (UI

08,43%

96.44%

98,45%

08,48%

96,47%

08.48%

DESCRIÇÃO UND QUANT.CÓOlOO[TEM BANCO AoBDI

Q.01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

cRS 15.72

RS 5s.es

RS S5,8S

RS 5S.8S

RS 55.85

RS 30,71

RS 82,77

RS 690.13

RS 890,13

RS 600.13

RS 690,13

RS 890.13

RS 690,13

RS 690,13

RS 85.01

RS 19.52

RS 90.3Í

RS 69,35

RS 69.35

RS 69,35

RS 45,56

RS 102,78

RS 657,00

RS 857,00

RS 857,00

RS 857,00

RS 657,00

RS 857.00

RS 857,00

RS 105.56

RS 878,40

RS 868,87

RS 866,87

RS 866.87

RS 866,87

RS 866,02

RS 863,35

UN 45,00

12,50

12,50

12,50

12,50

19,00

REDUCAO PVC PBA, JE, PB, ON 75 X 50 / DE 65 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA

EXeCUÇAO DÊ PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
EXECUÇAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO OE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/201S
EXECUÇAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. ESPESSURA 6 CM. AFJ2/2015
EXECUCAO de pavimento em piso INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO OE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/201S
TE OE REDUCAO PVC PBA, BBB, JE DN 75 X 50 / DE 65 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

EXECUÇÃO DE PASSao (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOUOAOO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO. AFJJ7/2016
REGISTRO DE GAVETA Q FLANGES E CUNHA EM80RRACHA0A CORPO CURTO Cl VOLANTE DN 100 PN18

REGISTRO DE GAVETA 0/ FLANOES E CUNHA EMBOR RACHADA CORPO CURTO aVOLANTE DN 100 PN16

REGISTRO DE GAVETA 0/FLANGES E CUNHA EMBOR RACHADA CORPO CURTO C/VOLANTE ON100PN16

REGISTRO DE GAVETA C/FLANGES E CUNHA EMBOR RACHADA CORPO CURTO C/VOLANTE ON 100PN16

REGISTRO DE GAVETA Cl FLANGES E CUNHA EMBOR RACHADA CORPO CURTO C/VOLANTE ON 100 PN16

REGISTRO DÊ GAVETA C/FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/VOLANTE ON 100 PN18

REGISTRO DE GAVETA Cl FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN16

EXTREMIDADE PVC PBA, PF. JE. ON 75 / OE 85 MM (NBR 10351)

REVESTIMENTO CERAmCO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAo POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APUCADA EM
AMBIENTES OE ÁREA MENOR QUE S K2. AF_06/2014
CURVA PVC PBA. JE. PB. 90 GRAUS. DN 10O / DE 110 MM PARA REDE AGUA (NBR 10351)

CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 50

ARRASAMENTO »«CANICO OE ESTACA OE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÊ 40 CM. AF_OS'2D21
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAKA ACOPLADA LOUÇA BRANCA ● PAORAo MÉDIO. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAo. AF_12/2013
CARGA, MANOBRA Ê DESCARGA OE ENTULHO EM CAMNHÃO BASCULAN~E 10 M" - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CACAMBA OE 0,80 M* /111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE M3). AF_Q7<202D
FLANGE AVULSO DN 150 PN10

CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO. 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORN0RA DE BÔIA) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO. AF_0672021
IMPERMEABIüZAÇAO DEFLOREIRAOUVIGA BALDRAME com argamassa DE CIMENTO E areia, COM ADITIVO
IMPERMEA8IUZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:8, PREPARO MECANICÜ COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA OE 10MM, COMEXECUÇAO DETAUSCAS. AF_06/2014

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

4.36 00020327

92383

92393

92393

92393

00011493

Cnf2.2.2.8

2.3.2.8

2.4,2,8

2.5.2.6

Cm*

CnV

cnV

CUN4.43

98,50% C8.40iti*SINAPI3.3.16 94993

0.01 % 98,51 %

98,52%

98.53%

98.54%

98,55%

98.57%

98,58%

98.59%

CR$ 857,00

R$ 857,00

RS 857,00

RS 857,00

R$ 857,00

RS 857.00

RS 857.00

RS 844,43

RS 844.0-Õ

RS 842,90

RS 820,05

RS 793,28

RS 782,64

UN 1,0015327

15327

15327

J5327

15327

15327

15327

00003075

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

2.1.3,14

2.2.3.14

2,3.3,14

2,4,3.14

2.5.3.14

2.6J.14

2.7.2.14

C0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0.01 %

0,01 %

0,01 %

UN rOD
CUN 1.00

CUN 1,00
cUN 1,00
CUN 1,00
cUN 1.00

cUN 8.004.33

CRS 86 57

RS 168.56

RS 23,43

RS 2144

0.01 % 98.60%m* 9,75 RS 69.72

RS 135.76

RS 18,87

RS 17,27

RS 830,25

SINAPI933693.3.36

0.01 %

0,01 %

0,01 %

98.61 %

98.62%

98,63%

C3.00UNSINAPI

SEINFRA

SINAPI

2.2.3.12 00001628

13102

95601

C35.00

37,00

UN4.65
CUN3.1.3.10

0,01 % 96.65% CRS 782.64UN 1,003.3.45 SINAPI88932

RS 782,14

RS 777,44

RS 769,25

0,01 % 98.66% CbF 70,40 RS 6,95

RS 313,03

RS 619,47

RS11,11

RS 368.72

SINAPI2.3.1,2 100932

98,87% C0,01 %UN 2.0DSEINFRA3.1.5.27 13857

0,01 % 96.68% CRS 769.25UN 1.003,3.27 SINAPI102622

0,01 % CRS 51,89 RS 64.43 RS 762,85 98.69 %rrf 11.84SINAPI3.3.8 98562

0.01 % 98.70% CRS 24,82 RS 30,82 RS 742,82m' 24,10SINAPI2,1.S,7 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1 2.8, PREPARO MEcANICO COM BETONEIRA 400L,
APUCADA WANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇAO DETALISCAS. AF_06/2014

98,71 S CRS 24.82 RS 742.82 0,01 %24,10 RS 30.82iri*SINAPI2.2.5.7 87547

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APUCADA WANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇAo DETALISCAS. AF_06/2014

0,01 % 88.72% CRS 24.82 RS 30.62 RS 742,83m* 24,1087547 SINAPI2.3.5,7

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12 8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APUCADA WANUALMENTE EM FACES INTERNAS DÊ PAREDES, ESPESSURA OE 10MM, COM EXECUÇAo DE TALISCAS, AF_06/2014

0,01 % 96.73 % CRS 24,82 RS 30.82 RS 742,82nV 24,1087547 SINAPI2.4.5.7

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APUCADA WANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA OE 10MM. COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_Q6/2014

CRS 742,82 0,01 % 98.74%nf 24.10 RS 24.82 RS 30.82SINAPI2.5.S.7 87547

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8. PREPARO MECAMCO COM BETONEIRA 400L.
APUCADA WANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇAO DETALISCAS. AF_06/20i4

0.01 % 96,75% CRS 24,62 RS 30.82 RS 742.82itF 24,10SINAPI2.6.5,7 87547

MASSA ÚNCA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2.8, PREPARO MEcAnTCO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES IMTERFtAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DETALISCAS. AF_Q6/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇAO OE TALISCAS. AF_08/2014

0,01 % 98,76 % CRS 24.62 RS 30.82 RS 742,82m’ 24,10SINAPI2-7.3.7 87547
» 2?
c

çrcRS 739,88 0,01 % 98,77%Bf RS 24.82 RS 30.8224.00SINAPI2.1.0.7 87547

CCD

MASSA ÚNCA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 6, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇAO DETALISCAS. AF_06/2014

CRS 739,68 0.01 % 98,76 %RS 24.82 RS 30.62
02

BI* 24,00SINAPI2.2.8.7 87S47

on

c

IM



) )

PREFaTURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: oi.ei2.52»«ooai-u

OBJETO: IMPLANTAçAO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● D1/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 0112024 - S*rglpe,SEINFRA -02T

ENCAROOS SOCIAIS NÂO DESONERADOS : 112.MK (HORA) 69.30S (MÊS) BDI: 24,1611
CURVA ABC

PESO

ACUMULA

DO(%)

CLASSIFICACVALOR UMT

8/BDI

VALOR UNJTC/
TOTAL PESO (K)descricAo QUANT.UNOCÓDIOO BANCOITEM Ao8C4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:6, PREPARO MEcAMCO COM BETONEIRA 400L,
APUCAOA MftNUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇAO DETALISCAS- AÍJM2QU

n 739.66 0.01 % 96.76% CR$ 24 52 RS 30.82nV 24.00SINAPI2.3-8.7 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1 2 6, PREPARO MECAUCO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA VWNUALMENTE 04 FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇAO DETALISCAS- AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2'6, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA WIANUALM0JTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇAO DETALISCAS, AF_0e/2014

CRS 30,82 RS 739.68 0.01 % 98.60%rrf 24.00 RS 24.82SINAPI2.4.8.7 87547

CRS 739,88 0.01 % 98.81 %fip 24.00 RS 24.62 RS 30.82SINAPI875472.5-S.7

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXÊCUÇAO DETALISCAS. AF_06/2014

CRS 739,68 0.01 % 96.82%24.00 RS 24,82 RS 3082nVSINAPI2.6.S.7 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICOCOM BETONEIRA 400L,
APUCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA OE 10MM, COM EXECUÇAO DETALISCAS. AF_08«I14

ARRUElA borracha Pt FIANGES DN 400 PN10 PI ÁGUA

REATEHRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTADOR OE SOLOS DEPERCUSSAO. AF_08/2023
(COMPOSICÁO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE TUBO OE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL CN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL OE ESGOTO SANÍTÀRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA.
PRÉDIOS. AF_10(201S
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 -68CM

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 86CM

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33.66CM

TAMPAO FERRO FUNOlOO CIRCULAR T33 .66CM

TAMPAO FB?RO FUNOlOO CIRCULAR T33 - 06CM

TAMPAO FERRO FUNOlOO CIRCULAR T33 . S6CM

COMPCSJCAO PARAMÉTRICA de ponto ELÉTRICO DE ILUMINAÇÁO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E
LAMPADA).AF_11/2022
TRANSPORTE COM CAMINHÁOBASCULANTE OE 10 M’. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).
AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINhAo BASUULANTE DE 10 W, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKVÇ.
AF 07/2020

TRANSPORTE COMCAMINHAO BASCULANTE OE 10 W, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020

CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRl/TURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER OE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO

1.3 COM PREPARO EM BETON0RA 400L AF_08/2014
TESTE HIOROSTÁTICO EM REDE OE ÁGUA / ADUTORA

ASSENTAMENTO DE CONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1M MM, J JNTA FLANQEAOA (NÁO INCLUI

O FORNECIMENTO). AF_09/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAMINHÁO BASCULANTE 10 M* ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIORAULICA
(CAÇAMBA OE0,8OMV111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). AF_07(2020
CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, ON 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA(NBR 10351)

CURVA PVC PBA, JE. PB, 80 GRAUS. ON 100/OE 110 MM, PARA REDE AGUA(NBR 10351)
CURVA DE PE 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

CURVA OE PE 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

CURVA OE PÊ W FF PARA ÁGUA ON 100 PN10

CURVA DE PÊ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
CURVA er PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN100PN10

CURVA DE PE FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100PN10

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
CURVA DE PÊ90FFPARA ÁGUA DN lOOPNIO

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA ON 100 PN10
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA ON 100 PN10

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
CURVA DE PE 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

0,01 % 68.83% CRS 24.82 RS 30.82 RS 736.6824.00m*SINAPI2,7.4.7 87547

RS 733.92

RS 731.51

0,01 %

0,01 %

98.64%

96.65%

CRS 147,76

RS 26.45

RS 183,48

R$32.84

UN 4.00SEINFRA

SINAPI

3.1.5.24 18438

93382
CnP 22.283.Z6

CRS 119,05 R$714,30 0.01 % 98,86%M 8.00 RS 95,87Propno3.3.24 91793

CRS 713,0!

RS 713,02

RS 713,02

R$713,02

RS 713,02

RS 713.02

R$713,02

R$713,02

RS 713,02

RS 713,02

R$713,02

RS 713,02

0.01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

98,87%

98,86%

96.89%

98,60%

98 91 %

98,92%

1,00 RS 574,19

RS 574,19

RS 574,19

RS 574,19

RS 574,19

RS 574,19

UNSBC2.1.4.8

2.2.4.6

2.3-4.e

2,4,4,8

2,5.4.8

2.e.4.S

059312

0^12

0S9312

DS9312

059312

059312

CUN 1,1X1SBC
C1,00UNSBC
CUN 1,00SBC
C1,00UNSBC
CUN 1,00SBC

RS 711,68 0,01 % 96.63% CRS 143.28 R5 177,92UN 4.00SINAPI3,3.29 104477

0.01 % 96.94% CRSZro RS 3,35 RS 707,52M3XKM 211.202,S.1,3 63589 SINAPI

RS 707,52 0.01 % 96.95% CRS 2,70 RS 3,35M3XKM 211,20SINAPI2.6.1,3 93589

CRS 3,35 RS 707,52 0,01 % 96,06%211,20 R$2,70M3XKMSINAPI2.7.1.3 93566

RS 708,38 0,01 %

0,01 %

0,01 %

96.67% CR$4,36

R$0,48

RS 36,13

RS 5,66

RS 0.59

RS 46.56

124,80

1.191,90

rrr*SINAH2.5.2.3 87879

CRS 703,22

RS 680,26

98,98 %mORSE2.3.3.10 6485

C98.68%UN 14,00SINAPI2,1,3.26 103138

CRS 676,71

R$874,32

RS 874,32

RS 865,48

RS 665.48

RS 665,43

RS 865.48

RS 865.48

RS 665,43

RS 665,43

RS 685,48

RS 685.48

RS 665.46

RS 665.46

RS 665.48

RS 665.48

0,01 %

0,01 %

0,01 %

U,01 %

0,01 %

0,01 %

0.01 %

0.01 %

0,01 %

0.01 %

0.01 %

0.01 %

0,01 %

0,01 %

0.01 %

0,01 %

98,99 %

99,00 %

99,01 %

99.02%

99,03 %

99,04 %

99.05%

99,06%

99,07%

99,06%

99,09%

99.09%

99,10%

99.11 %

99.12%

99,13%

RS 6.95 RS 11,11

RS 188.58

RS 166.58

RS665.4S

RS 665,48

RS 665,46

RS 685.48

RS 665.48

RS 665,48

RS 665,46

RS 665.46

RS 665.46

RS 665,46

RS 685,43

RS 665,46

RS 685.48

itP 60,91SINAPI3.1.2.3 1009S2

C4,00 RS 135,78

RS 135,76

RS 535,90

RS 535,90

RS 535.90

RS 535.90

RS 535.90

RS S3S.90

RS 535.90

RS 535.90

RS 535.90

RS 535.90

RS 535.90

RS 535,90

RS 535,90

UNSINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

00001626

00001628

I3476

I3476

I3476

13478

Q476

13478

13476

13478

13476

[3476

13476

I34T6

13476

2.1.3.12

2.5.3.12

2.U.17

2.2.3.17

2,2.3,21

2.3.3.17

2.3J.21

2.4,3.17

2.4.3.21

2,5,3,17

2.5.3.21

2.6,3.17

2.6.3.21

2.7.2.17

2.7.2.21

C4.00UN

C1.00UN

cUN 1.00

cUN IDD

CUN 1,00
C1.00UN

cUN 1,00

c1.00UN

C1.00UN

CUN 1.00
CUN 1.00
CUN 1.00
C1,00UN

cUN 1,00



))

PREFSTURA MUNICIPAL DE BURtTUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612J2Sin001-40

OBJETO: IMPLANTAcAO DE SISTEMA DEABASTECCIMEN70 DE ÁOUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SI NAPI - D1/2024 - M,SBC ● 02^024 ● MA,ORSE >0112024-ScrgIpe.SaNFRA >027

ENCAROOS SOCIAIS NÁO DESONERADOS : 112,e8'4 |KORA) 69.90V (MÊS) BOI: 24,m
CURVA ABC

PESO

PESO[%} ACUMULA

00 (S)

n01% 99.14S

Q.01 K 99,15%

99.ie %

Q,01 % 90,17%

CLASSIPICACVALOR UNIT VALOR UNTT Cl

91 BDIDESCRIÇÃO TOTALUNO OUANT.BANCOITEM CODIOO AoBd

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PREPARO MANUAL- AF_08/2014

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN SO / OE60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
UMPE2A MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXAOA.AF_0S/2018
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, ON 100 MM, JUNTA FLANQEADA {NÃO INCLUI

O FORNECIMENTO), AF_09/2021
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA RH3E DE ÃGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA'NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO). AF_OB/2021
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, ON 100 MM, JUNTA FLANOEADA'NÃO INCLUI

0 FORNEClieNTO). AF_09/2021
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA 'NÃO INCuUI

O FORNECIMENTO). AF_09I2021

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COMÍ ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÃSUA. DN 100 MM. JUNTA FLANQEADA'NÃO INCLUI

O FORNEaiieNTO). AF_D9í2021
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO. FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA. DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA 'NÃO INCLUI

O FORNECIMenO). AF_Deí2021
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMNHÃO BASCULANTE 10 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIEÍRAULICA

(CAÇAMBA DE 0,80 M- M1 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07OT20
BANCADA DE GRANITO CINZA POUDO ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, ON 110MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO OE ÁGUA OG EOIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/F16ROCI14ÊNTO FORNECIH«NTO E INSTALAÇÃO. AF_06I2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRA.FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, ON 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO OE ÃGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRA.PI8ROCII4ENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_Q6/201S
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, ON 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO OE ÃGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FI8RAÍFIBROCIUENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06;201S

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA OE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0e/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAvEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA OE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRAiFIBROClUENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06(2018

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA OE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FI8RA/FIBROCIIAÊNTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06;2018

EM80ÇD, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2.0, PREPARO MANUAL. APLICADO MANUALMENTE 04
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DÊ 20MM, COM EXECUÇÃO OE
TALISCAS. AF_0e/2014
CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 75 < SO
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2,5 MM, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/201S
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÃREAS MOLHADAS SOBRE LAJE.
ADERIDO. ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
TESTE HIDROSTATICO EM REDE OE ÃGUA / AOLnORA

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇA0A1 OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAI.6NTC
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM ARMADO- AF_07/2016

TÈ. PVC, SOLDÃVEL. ON 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_C6O016
Tê. PVC. SOLDÃVEL, ON 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2Ü16
Tê. PVC, SOLDÃVEL, ON 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO CE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUÊ POSSUA RESB?VATORIO OE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2D16
TÈ, PVC. SOLDÃVEL. DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁOUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_D6/2D16
TÈ, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_D8/2016
TÉ, PVC, SOLDÁVEL. DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA OE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/201S

C103,60

17,00

158,25

13,00
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RS 30,43

RS 3,28

RS 39.13

RS 8.30 RS 652,68tn*5INAPI3.3.12 87S7S

CR$37,78

RS 4,07

RS48.S9

RS 642,26

RS 835.93

UNSINAPI

3INAPI

4.26 00001845

98524 0.01 % Crrf2.1.1.1

CRS 631,67UN2.2,3.26 103138 SINAPI

RS 48.59 R$631,67 0.01 % 99,17% CUN 13,00 RS 39.13SINAPI2J.3.26 103138

CRS 39.13 RS 48.59 RS 631,67 D.01 % 09.18%UN 13,00SINAPI2.4.3.28 103138

0.01 % 99.19% CRS 39.13 RS 48.59 RS 031,67UN 13.MSINAPI2.5.3.26 103138

0,01 % 99.20% CRS 39.13 RS 48.59 RS 631,67UN 13.xSINAPI2.6.3.26 103138

RS 831,07 0.01 % 90.21 % C13.x RS 39.13 RS 48.59UNSINAPI2-7.2-26 103138
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0.01 %
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ORSE m2.6.3,10 6465
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X
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0.01 % 99.37% CRS 214,16 RS 265.» RS 531.92UN 2.002,5,5.13 94701 SINAPI
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PREFBTURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● HA

CNPJ: 01.E12.S2S/i0001<40

OBJETO: IHPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIUENTO DE AoUA HA ZOHA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI-01/2924 ● M.SBC . 020024 - MA,ORSE - 0112024-Sergipe,SEINFRA-027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.SeK (HORA] 69,M'4 (MÊS) aDh24,1B<4
CURVA ABC

PESO

PESO(%] ACUMULA

DO(K]

99.36%

CLA9SIFICACVALOR UMT VALOR UNlTCf

8/BDIDESCRICAO TOTALUNO QUANT.FTEM CÓDIOO BANCO AoBOI

TÉ, PVC, SOLOÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÂO C€ AGUA DE EDIFICAÇAO QUE POSSUA RESER\'ATORIO DÊ
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.AF_06/2016
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COMTUBULAÇAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO ECHUMBAMENTO EM ALVENARIA AFJ2/2014
TESTE HIDROSTATICO EM REDE DE AGUA / ADUTORA

CURVA PVCPBA. JE. P8, 90 GRAUS. DN 100/DE 110 MM, PARA REDE AGUA(NBR 10351)
CURVA PVCPBA. JE. PS, 90 GRAUS. DN 100/DE110MM. PARA REDE AGUA (NBR 10351)

CURVA PVCPBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
CURVA PVCPBA. JE, PB. 90 GRAUS, DN100/OE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE OE 10 VP, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE M3XKM),
AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAo BASCULANTE 10 M» - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M*/11 ^ HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020
CRUZETA DE REDUÇAo PBA COM BOLSAS DN 1001 SO
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECM«NTO E INSTALAÇAO, AF_12/2017
TÊDEREDUÇAO PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MMX 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇAo DE ÁGUA DE EDIFICAÇAO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRAmROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO- AF_06/2018

TÊOEREDUÇAO PVC, SOlOAVEL, DN 110 MM X 60 l»J, INSTALADO EM RESERVAÇAo DE ÁGUA OE EDIFICAÇAo QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRA-riBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO, AF_06/2019

TÉDEREOUÇAO PVC, SOUDAvEL, DN 110MMX 60 MW, INSTALADO EM RESERVAÇAO DE ÁGUA OE EDIFICAçAo QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DEFIBRA.TIBROCII4ENTO FORNECIFCNTO E INSTALAÇAO, AF_06/2016

TÉ DE REOUÇAo PVC, SOLOÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE AGUA DE EOlFICAÇAo QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE F|BRA.’FI8ROCI»AENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO, AF_06/2016

TÉ DE REDUçAO PVC, SOlOAVEL, DN 110 MM X 60 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE AgUA DE EDIFICAÇAO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAC*0. AF_06/2016

TÉOEREDl^AO PVC, SOtOAVEL. DN 110 MMX 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA OE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRA.-FI6ROCIMBNTC FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_06/2016
TÉDEREDUÇAO PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MA1X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÂO OE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRA.’FI6ROCIIAENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_06«018
PREPARO OE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO (X SOLO NATURAL), AF_0b/2020

ALVENARIA OEVEOAÇAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM [ESPESSURA 9 CM] E ARGAMASSA OE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2D21

ALVENARIA DE VEDAçAo OE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 0X19X39 CM [ESPESSURA 9 CM] E ARGAMASSA OE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

ALVENARIA DEVEDAÇAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

ALVENARIA DEVEDAÇAo DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 0X10X30 CM (ESPESSURA 0 CM) E ARGAMASSA OE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA OEVEDAÇAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DÊ
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

ALVENARIA DEVEDAÇAo DE BLOCOS CEHAmICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/ZJ21
ALVENARIA DEVEOAÇAO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021
CURVA 22 3<r PBA COM PONTA E BOLSA DN 75

ASSENTAMENTO DE TUBO OE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE OE ÁGUA, ON 400 MM. JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALACXD EM LOCAL COM NÍVEL ALTO OE INTERFERÊNCIAS (MAo INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTAMENTO DECONEXAO COMÍ ACESSO. FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA. DN 100 MM. JUNTA FLANGEADA (NÂO INC.UI

O FORNECIMENTO). AF_09/2021
ASSENTAMENTO OE CONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM. JUNTA FLANGEADA (NÂO INC-UI

O FORNECIMENTO). AF_0Ç/2021

ASSENTAMENTO DECONEXAo COM 1 ACESSO, FERRO FUNOlOO PARA REDE DE AGUA. DN 100 MM. JUNTA FLANGEADA (NAo INClUI

O FORNECIMENTO). AF_D9/2021
ASSENTAMENTO OEcÕnEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNOIOQ PARA REDE OE AGUA, ON 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NAO INCLUI

0 FORNECIMENTO). AF_09/2021

ASSENTAMENTO DE CONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE OE AQUA. DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NAO INCLLfl

O FORNECIMENTO). AF_09/2021
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f>REFBTURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU . MA

CNPJ: 01.E12.S3S//Q001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01f20Z4 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 0112024 ● Scrglpe.SBNFRA -027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 69.90% (MÊS) BOI: 24,18%
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA

DO[%)

0.01 % 99.56 H

CIASSIFICACVALOR UMT

S/BOI

VALOR UN>T a
DESCRIçAO TOTALCÓDK» UNO QUAHT.TTEM BANCO AoBOI

ASSENTALCNTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DÊ AQUA, DN 100 MM. JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI

O FORNECIMENTO). AF_09/2021
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE OE AGUA, DN 100 MM. JUNTA FLANGEADA [NÃO INCLUI

O FORNECIMENTO). AF_06I2021

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO BI PISO INTERTRAVAOO. COM BLOCO SEXTAVAOO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_O5/2019
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EMTERRENO COM ENXADA. AF_05/2018
CURVA 22 3(7 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AfIo3/201B
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF”o3n016
ESCAVAÇÃO MANUAL DÊ VALAS, AF_03ra018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03«3ie
REDUCAO PVC PBA, JE, P8, ON 100 X 75 / DE 110 X 85 MM. PARA REDE OE AGUA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03a016
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_1QÍ2018
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE -IQ M>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE M3XKM).

AF_07/2020

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO OE INSTALAÇÃO OE TUBO 06 PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO). INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES, PARA

PRÉDIOS. AF_10í2015
LAVATüRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO TPO GARRAFA EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 3CX:M EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA OE MESA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AFJ2/2013
TESTE HIDROSTÀTICO EM REOE DE AGUA / ADUTORA

CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA ON 50

CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAUUCA

(CAÇAMBA OEO.aOM'/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_Q7/202D

EXECUÇÃO OE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS 6 LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE, NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS 6 LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS 6 LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK s 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS 6 LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE.NAO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS OE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ADAPTADOR. PVC PBA. A BOLSA DEFOFO JE DN 100/OE llOnvr

ADAPTADOR. PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100/ DE 110itot

ADAPTADOR, PVC PBA. A BOLSA DEFOFO JE DN 100/DE 110moi

ADAPTADOR. PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE 110nvn

ADAPTADOR. PVC PBA. A BOLSA DEFOFO JE DN 100/ DE llOm/r

ADAPTADOR. PVC PBA. A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE 110mm

CRU2ETA PBA COM BOLSAS ON 100

TE OE REDUCAO PVC PBA, BBB. JE ON 100 X 75 / DE 110 X 85 MM. PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 06 10 W, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).
AF_07/2020

APLICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PARBOCS, DUAS DEMÃOS- AF_08/2014
APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PARBOES. DUAS DEMÃOS. AF_06a314
TRANSPORTE COM CAWNHÃO BASCULANTE OE 10 M>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).
AF_07/2020
ÊKAVAÇAO manual DE valas. AF_0372016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF~03/2Q18
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2018

C9,00 R$ 39,13 RS 46.56 RS 437,31UNSINAPI2.8.8.12 103138

RS 48.59

RS 66,35

RS 4.07

R$4.07

R$4,07

RS 429,77

RS 110.71

RS 110,71

RS 110,71

RS 110,71

RS 110,71

RS 110,71

RS 110,71

RS 34.38

RS 110,71

RS 6,95

RS 3,35

RS 437,31

RS 433,43

RS 428,79

RS 429,79

RS 428,79

RS 429,77

RS 415.16

R$415.16

RS 415.16

R$415,16
R$415,16

R$415.18

R$415,16

R$412,56

RS 393.24

RS 366,50

RS 379,22

0,01 % 99,60 H

66.60%

69,61 %

96.61 %

99.62 K

66,63%

66.63%

96,64%

99.64%

69.65%

99,65%

99,86%

99,67%

96.67%

66,66%

66.66%

66,66 %

CUN 9,00 RS 36,13

RS 55.65

RS 3.26

R$3,28

RS 3,28

RS 346.06

RS 86.16

RS 89.16

RS 69.16

RS 69.16

RS 69.16

RS 89.16

RS 89,16

RS 27,68

RS 89,16

RS 5,60

RS 2,70

SINAPI2.7,4.12 103136

0.01 %

0,01 %

0.01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0.01 %

O01 %

001 %

0.01 %

0.01 %

0.01 %

O01 %

Q.01 %

0,01 %

cnV 6.25SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2,1,2.8

2.5.1.1

2.8.1.1

2.7,1,1

92393

96524

96524

96524

13109

93356

93356

03356

93358

93356

03356

933S8

D0011323

63356

96063

Cnf 105,60

105,60

105,60

Cm*

Cirf

cUN 1,004.30
C3,75nF2.1-8.1

2.2-8.1

2.3.8.1

2.4.8.1

2.S.8.1

2.8.6.1

2.7.4.1

CrtV 3,75
C3,75m"

C3,75nV

C3,75riF

C3,75nV

CirF 3,75

CUN 12,004.37
C3.55rrF3.3.2

2,7,2,2 CM 55,90

U,01 % CM3XKM 113,20SINAPI2,3,3.9 93586

CRS 76,03 RS 94.41 RS 377,64 0,01 W 69.69%M 4.00Ptopfio3.3.25 91792

0,00%RS 294.56 RS 365.62 RS 365.82 66,70% CUN 1.00SINAPI33.44 86642

99.70%

99,71 %

C$95.02 RS 0.48

RS 93.63

RS 0.59

RS 116,51

RS 11.11

RS 351.06

RS 349,53

RS 347,1»

RS 335,29

RS 335,29

RS 335,29

RS 335,29
RS 335,29

RS 335.29

RS 335,29

RS 323,20

RS 323.20

RS 323,20

RS 323,20

RS 323,20

RS 323,20

R$ 323,01

RS 316,16

R$ 304.18

RS 290.91

RS 290.91

RS 290.91

RS 277,04

0.00%

Q,00%
onsE

SEINFRA

fn2.1.3.10 6465

CUN 3,004.31 13110

0,00% 99.71 % C31,25 RS 6,95

RS 2.160,08

RS 2.160,06

RS 2.160.08

RS 2-160,08

RS 2.160,08

RS 2.160,06

RSZ160.08

RS 65,07

RS 65,07

RS 65.07

RS 65,07

RS 85,07

RS 85,07

RS 66.71

RS 63.65

R$2,70

RS 14.48

RS 14,48

RS 14.48

SINAPI1009822.1.1.2

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0.00%

Q.00%

0,00%

0,00%

0,00%

0.00%

0,00%

0,00%

99,72%

96,72%

99.73%

96,73%

96,74%

66.74%

66,74%

66.75%

66,75%

66.76 %

66.76%

68,77 %

96,77%

66,78 %

CRS 2.882.38

RS 2,682,38

RS 2.682.38

RS 2.862.35

RS 2.662.38

RS 2.682.38

RS Z682.38

RS80.eC

RS60.eC

Rseo.ec

RS80.6C

RS60.BC

RS60.6C

RS 107,87

RS 76.04

RS 3.35

0,13ni-Ptóp/c

Próprio

Próp/io

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

2.1.6.4

2.2.6.4

2.3.e,4

2.4.6.4

2.S.6.4

2.8.6.4

2.7.4.4

2-1.4.4

2.2.4.4

2.3.4,4

2.4.4.4

2.5.4.4

104488

104436

104486

104488

104466

104466

104486

00000047

00000047

00000047

00000047

00000047

00000047

13104

00011379

Cnf 0,13

Cni’ 0,13

Crtt' 0.13

CBr’ 0.13

C0.13nV

CBI* 0,13

CUN 4.00
CUN 4.00

CUN 4,00
CUN 4.00

CUN 4.00
C4.DQUN2.6.4.4
CUN 3.004.54

66.76% CUN 4.DD4,42

0,00%

0,00%

Q.00%

0.00%

0,00%

66.76% CM3XKM 60,80SINAPI2.e.3.6 63566

68.76% C16.15

16,18

16,16

RS 17.66

RS 17,66

RS 17.66

RS 3,35

RS 110,71

RS 110,71
RS 110,71

RS 110,71

bV66466

66466

66466

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.3.8,1

2-8.8.1

2.7,5.1

» r. 3
C l/l 0

66,76%

69.60%

CBT*

cBI*
cr

60.60% CM3XKM 82.70 RS 2,702.S.3.9 93569 SINAPI

cRS 261.55

R$261.55

RS 261.55

R$281,55

0.00%

0,00%

0,00%

0.00%

99,60%

66,61 %

66,61 %

96,61 %

irF 2.36 RS 86,16

RS 66.16

RS 66,16

RS 66,16

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.1-5.1

2.2.5,1

2.3.5.1

2.4.5.1

93356

93356

93358

93356

CbV 2.36

CSCm* 2,36

cBT* 2,36

lO/

<33

o
NJ

iP
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PREFBTURA MUNICIPAL DE 8URITUCUPU . MA

CNPJ: 0i.61U2S/n001-40

OBJETO: IMPLANTAçAO OE SISTEMA DE ABASTECCIUENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURFTICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - D1/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE ● 0112024 ●Strglpa.SBNFRA-027

ENCARGOS SOCIAIS NÁO DESONERADOS : 112.S81C |HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,19%

CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA

00(10
M.S2K

99.62%

96,62%

09,63%

CLASS1F1CACVALOR UUT

8/BDI

VALOR UNIT a
TOTALDESCRIÇÁO UND QUANT.BANCOITEM COOlOO AoBDI

0.00%

0.00%

0.00%

CRS 69.16

RS 69.16

RS 69.16

RS 6.S3

RS 110.71

RS 110,71

RS 110,71

RS 6.10

RS 261,55

RS 261 ,SS

RS 261 ,S5

RS 237,33

rrf 2.36ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS. AF_03Í2016
ESCAVAOAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
ESCAVAÇAD manual de valas. AF C3CT18
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGAOO, PVC, DN 25 MM (3/41. PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE ● FORNECIMENTO E

INSTALAçAO. AF_12í2D1S
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCUUNTÊ 10 M> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M-/111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EMCAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA D£0,80M"/111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE: W3). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÁO 0ASCULANTE 10 NP. CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA OE 0,80 M'/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE. M3). AF_07/2020
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE OE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO 04 LOCAL COM

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÁO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

TE, PVC PBA, BBS, 90 GRAUS, DN 75 / DE 65 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
MASTRO 1 Ví PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2017
TESTE HIDROSTATICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

ASSENTAMENTO OECONEXAO COMÍ ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE OE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÁO INCLUI
O FORNECIMENTO). AF_09/2021
CRUZETA OE REDUCÁO PBA COM BOLSAS DN 100 « 75
TRANSPORTE COM CAMINHÁO BASCULANTE DE 10 M*. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE VOXKM),

AF_p7/2020
CAPTOR TIPO FRANKUN PARA SPDA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
PONTO OE ESGOTO COM TUBO DE PVC RlGIOO SOLDÁVEL DE e 40 MM (LAVATÓRIOS, WCTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)
CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 65 MM. PARA REDE AGUA (NBR 10351)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EMCAfcTNHÁO BASCULANTE 10 W ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIORAULICA

(CAÇAMBA OE 0,60 W/111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020
ARRUEu» BORRACHA P/FLANGES DN 150 PMO P/ÁGUA

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4-)

TANtf>ÃO AÇO GALVANIZADO 1COMM (4)
TAMPÃO AÇO GALVAWZADO 100MM (4)
TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4)

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4)
TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 1QOMM (4)

TAIi«>ÃO AÇO GALVANIZADO 100MM(4')

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.5.5.1

2.6S.1

2,7.3,1

93356

93356

93356

C2.36ITr’

cirr’ 2.36

0.00% CM 29.30SINAPI916443.3.33

CR$11,11 RS 234,64 0.00% 96,63%21,12 RS 6.95m*SINAPI2.5.1.2 100OS2

0,00% CRS 6,95 RS 11,11 RS 234.64 99.83%21,12nVSINAPI2.6.1,2 100963

RS 234.64 0,00% 99.64% CRS 8.95 RS11,1121,12rrr*SINAPI2.7.1.2 100932

RS 222,48

RS 222,20

R$219,81

RS 214,61

RS 194,36

RS 193,53

RS 169,61

RS 164.1»

RS 179,66

RS 176,44

0,00% 69.64% CRS 3,21

RS 44,74

RS 177,01

R$0.46

R$3,96

RS 55,55

RS 219.81

RS 0,59

R$46.59

R$64.51

RS 3,35

M 55,902,7.2.S 97123 SINAPI

C0,00%

0.00%

0,00%

69.64 %

99.65 %

69.85 %

96,85%

96.65%

4.00UNSINAPI

SINAPI

OR5E

4.40 00007086

96966

6465

CUN 1.0D3.1.7.3

2.2.3.10
C363,75m

0.00% CUN 4.00 R$39.13

RS 51.95

RS 2,70

RS 146.16

RS 72.42

RS 71,85

RS 6,95

RS 33.41

RS 133.06

RS 133.06

RS 133,06

RS 133,06

RS 133,06

RS 133,06

RS 133,06

103136 SINAPI3.1,5.29

Co.»%UN 3.005EINFRA4.58 18026

0.00% 99.66% CM3XKM 56,60SINAPI2.1.3.0 93569

0.»%

Q.»%

O.W%

CRS 164.»

RS 89.63

RS 66.22

99.66%

99.86%

96.66%

99,87 %

UN 1.003.1.7,1

3.3.22

SINAPI

ORSE

SINAPI

96969
C2.001679
C2.00UN4.27 00001S24

U,»%

0,00*

0,00%

0.»%

0,00*

0.»*

0.00*

0,»K

0.»*

cRS 11,11 RS 166.20

RS 165.93

RS 165,23

RS 165,23

RS 165.2J

RS 165,2)

RS 165.23

RS 165.23

RS 165.23

14.96nt*9NAPI2.4.3.B 100992

C69.67%

96.87 %

96.87%

96.68%

99 66%

99.66%

96.66%

99.66%

RS 41.46

RS 165,23

RS 165.23

RS 165,23

RS 165.23

RS 165 23

RS 165.23

RS 165,23

UN 4.00SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

3.1.5.23

2.1.3.15

2.2.3.15

2.3.3.15

2.4.3.15

2.5.3.15

26.3,15

2.7.2.15

16426

119»

119»

119»

I19»

119»

■19»

119»

CUN 1.00
ÇUN 1,00

CUN 1,00
CUN 1,00
CUN 1.00
CUN 1,00

C1.00UN

» T? 5

O’

075

Aj



))

PREF0TURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.E12.52S/n001-40

OBJETO: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AgUA NA ZONA URBANA OO MUWClPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI-01/2024 - M.S8C ● 02/2024 ● UA.ORSE ● 01/2024-SfrsIpt.SBNFRA-027

ENCAROOS SOCIAIS nAO DESONERADOS : 112.m (HORA) E9.90S (MÊS) BOI: 24,IBS
CURVA ABC

PESO

ACUMULA

DO(\|

9B.se %

9e.ss%

VALOR UMT VALOR UMT C/

S/BDI

CLASSiFICAC
PESO[K)oescrkAo OUANT. TOTALCÓDIGO UNDBANCOITEM AoBDI

RS 54.04

RS 160.96

RS 162,12

RS 160,96

RS 151.20

0.00% C3,00 RS 43,52

RS 129,62

UNADAPTADOR, PVC PBA, POMTA/ROSCA, JE, DN 75 / D£ 85 MM
BASE ME7ÁLCA PARA MASTRO 1 Ví PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12«>17
CMAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRl/TURAE DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEORBfiO. ARGAMASSA TRAÇO

13 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDR0RO. ARGAMASSA TRAÇO

1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDRBRO. ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PREPARO MANUAL AF_08/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDRBRO. ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER OE PEDRBRO. ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PREPARO MANUAL AP_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDRBRO. ARGAMASSA TRAÇO

1.3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

TOMADA NtóDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P*T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO, AFJ2/2015

TUBO, PVC, SOLDÁVEL ON 110 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÍO DEÀGUA OEEDIFICAÇAO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE
FIBRArt^IBROCIMSNTO FORNEaMENTO E INSTALAÇAO, AF_06/2016
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÁO DE ÁGUA DE EDIRCAÇAO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEaWNTO E INSTALAÇÁO. AF_06/2016
TUBO, PVC, SOLDÁVEL. DtJ 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÁO OE ÁGUA OE EDiFICAÇÁO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FISRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_06/2O16
TUBO, PVC, SOLDÁVEL. ON 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÁO DÊ ÁGUA OE EDIRCAÇAO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DÊ
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_OeO)16
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 lílM, INSTALADO EM RESERVAÇÁO OEÁGUAOE EDinCAÇÁOQUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_06CT18
TUBO. PVC. SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÁO OE ÁGUA OE EDinCÁÇAO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_I»2Q16
TUBO, PVC. SOLDÁVEL. DN 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÁO OEÁGUAOE ECHnCAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIME/JTO FORNEaMENTO E INSTALAÇÁO. AF_06/2D16
PONTO OE ESGCTO COW^UBO DÊ PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC,,.;
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA C€ EMBUTIR 2P*T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA ● FORNECIMENTO E
INSTALAÇÁO. AF_12/2015
ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 50 MM

PONTO OE ESGCTO COMTUBO DE PVC RiGIDO SOLDÁVEL DE 2 100 MM (VASO SANITÁRIO)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EMCAMINHÁO BASCULANTE 10 Kf ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE0,60 I4’M11 HP) EDESCARGA UVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES I/IETALICAS (EXCETO PERFIL)

EXECl/TADO EM OBRA (02 DEMÃOS’,. AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECL/TADO EM OBRA (02 DEMÁOS;. AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METALICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÀOS;. AF_01/2020
CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 75

TRANSPORTE COMCAMINHAO BASCULANTE DE 10 M'. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. M3XKM).

AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÁO BASCULANTE 10 W - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 0,80 M^/111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTECOMCAWNHA0 6ASCULAN7EOE10M’, em VIA urbana em REVESTIMENTO =RIMÁRlO (UNIDADE M3XKM).

AF_07/2020
PAPELSRAOE PAREDE EM METAL CROMAOO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇAO. AF_10/2016
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÁO, AF_01/2020
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMNHÁO BASCULANTE 10 hP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULCA

(CAÇAMBA DÊ 0,80 LP/11' HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). AF_07/202D
ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA OEFOFO JE DN 100 / DE 11Dmtp
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.E12.52S/m001-40

OBJETO: IMPLANTAQÁO DE SISTEMA DE ABASTECCIUENTO DE ÁGUA MA ZONA URBANA DOMUNIClPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 -SsrgIpt.SaNFRA -027

ENCARGOS SOCUIS NÃO DESONERADOS : 112.E8X (HORA) 89,90% (MÊS) BOI: 24,18%
CURVA ABC

PESO
CLASSIFICACVALOR UMT

S/BDI

VALOR UMT C/
OEBCRIÇAO QUANT. TOTAL PESO(%) ACUMULA
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ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA OEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA OEFOFO JE ON 100/DE llOmm

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA OEFOFO JE ON 100 / OE llOmfn

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA OEFOFO JE ON 100/OE 110nim

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA OEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

ADAPTADOR, PVC PBA. A BOLSA OEFOFO JE DN 100 / DE llOfnfr
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSAO. AF_06/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSAO. AF_0Bf2O23
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DÊ SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08«023
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08«I23
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAo. AF_08«I23
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSAO. AP_08/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAo, AF_08/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAo. AF_08«I23
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSAO. AF_08/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSAO. AF_0ai2023
REATERRO MANUAL DE V/MJ»S, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSAo. AF_08/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_0aO023
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSAo. AF_08/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSAO. AF_08/2023
CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIAS E ESTRLH^URAS OE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEORaRO. ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDRBRO. ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PRS>ARO MANUAL. AF_06/2014
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEORaRO. ARGAMASSA TRAÇO

1 3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER OE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO

1.3 COM PREPARO MANUAL- AFJJ6/2014

CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO

1 3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER OE PEORaRO. ARGAMASSA TRAÇO

1.3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEORaRO. ARGAMASSA TRAÇO

1 3 COM PRB»ARO MANUAL AF_06/2014
CAIXA RETANGULAR 4“ X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METAlICA, INSTALADA EM PAREDE ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÍO-
AF_03/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAo BASCULANTE 10 M" - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 W/111 HP) E DESCARGA UVR6 (UNIDADE. M3). AF_07/2020
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1"

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1"

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1“

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1“

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1*

NIPLE DUPLO GALVANIZACXD 1”

CAIXA SIFONADA, PVC, ON 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ElASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL OE DESCARGA OU EM RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AFJ2/2014
KIT OE REGISTRO DE GAVETA BRUTO OE LATAo INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL OE ÁGUA FRIA ●

FORNECIVCNTO E INSTALAÇAo. AF_12/2014
CAP, PVC PBA. JE. ON 50/ DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (N8R 10351)

ESCAVAÇAo manual de valas. AF_03/2016
ESCAVAçAo manual de valas. AF_03/2016

ESCAVAÇAo manual de valas. AF_03/2016
ESCAVAÇAo manual de valas. Af”o3/2016
ESCAVAÇAO manual OE valas, AF_03/2016
ESCAVAçAo manual de valas. Af”o3/2016
BUCHA DE REOUÇAO, LONGA. PVC, SOLDAVEL, ON 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AqUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO. AF_06/2022
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PREFQTURA MUNCIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: oi.6i2.n»naoi-*a

OBJETO: IUPLANTAçAO OE SI&TEMA DE ABASTECQUENTO DE AoUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC - 02^024 ● MA,ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SBNFRA -027

ENCARODS SOCIAIS NAO DESONERADOS : 112.ESK (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,19%
CURVA ABC

PESO

ACUMULA

DO (XI

VALOR UMT VALOR UMT O

S/BDI

CLASSiPCAC
DESCRlcAO

BUCHA OE REDUÇSO, LOM3A, PVC, SOLOAVEL, ON 60 X 2S MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ● FORNECIMENTO E
INSTALAçAO. AF_08/2022
BUCHA DE REDUÇAO, LONGA, PVC, SOLOAVEL ON 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA OE AgUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO. AF 06/2022
BUCHA DE REDUÇAO, LONGA. PVC, SOLOAVB., DN 60 X 25 MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAçAo, AF_06/2022
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM. INSTALADO EM PRUMADA OE ÁGUA ● FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO. AF_06/2022
BUCHA DE REOUÇAO. LONGA. PVC, SOLOAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ● FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUçAO, LONGA, PVC, SOLOAVEL, DN 60 X 25 MM. INSTALADO EM PRUMADA OE ÁGUA ● FORNECIMENTO E
INSTALAçAo. AF_06/2022
REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSAo. AF_03/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DÊ ENTULHO EM CALHNHAO BASCULANTE 10 M» - CARGA COM ESCAVADEIRA HIORAULCA
(CAÇAMBA DE 0,80 M-/111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAWNHÀO BASCULANTE OE 10 W, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).
AF_07/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAo. AF_08/2023
TESTE HIOROSTATICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS OE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LK5ACÁO PRB3IAL OE AGUA. AF_06«)22
COLAR OE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, OE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", P«?A LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
COUR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA. AF_06«522
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, OE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL OE ÁGUA. AF_08/2022
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, OE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÃGUA. AF_06/2022
COLAR OE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, OE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA. AF_0S/2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO OIN, CORRENTE NOMINAL OE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20ia
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMNHÃO BASCULANTE 10 M* ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIORAULICA
(CAÇAMBA DE 0.80 W/111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR OUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_06/2020
PREPARO DÊ FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU K3UAL A 1,5 M E MENOR DUE 2,5 M (ACERTO DO SOLC NATURAL).

AF_06/2020
PREPARO DE FUNDO OE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO 00 SOLO NATURAL).
AF 06/2020

PRÍpARO de FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2 5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL),

AF_0a/2O2O
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2.5 M (ACERTO DO SOLO NATURA,),
AF 06/2020

PRÍpARO de FUNDO OE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAl).

AF_08«)20
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU K3UAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
JOÍlHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 2SMM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO,
AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 2SMM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO,
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AFJKTX22
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
AF 06/2022

JOÍlHO 90 graus, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO.
AF 06/2022

JOÍlHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 06OT22

JOÍlHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OE DISTRIBUIÇÃO OE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022
DUCHA/CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO. PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2". AGUA FRIA

TOTAL PESO (X)UND OUANT.BANCOITEM cóono Ao801

UN 2,00 RS 15,66 RS 19,44 RS3S.ee 0.00 X 99,69 S CSINAPI2,2.5.15 103966

UN 2.00 RS 15.66 RS 19.44 RS 36.86 0.0014 99,99 X CSINAPI2.3.5.15 103966

2,00 RS 15,66 RS 19.44 RS 36.86 0.00% 99.99% CUNSINAPI2.4,5.15 103968

UN RS 15.66 RS 19.44 RS 36,66 0.00% 99.99% C2.00SINAPI2.5.5.15 103968

UN 2,00 RS 15.66 RS 19.44 RS 36.66 0,00% 69.99% C2.6.5.15 SINAPI103966

RS 15,66

RS 26,45

RS 19,44

RS 32.64

RS 38,86

RS 36.66

RS 36.44

0,00%

0.00%

CUN 2,00 99,99%

99,99 %

96.99%

SINAPI2.7.3.1S 103966

nV 1,18 CSINAPI3.3.4 93362

RS 6.95 HS 11,11 0,00% Crrf 3.46SINAPI2.2.3.B 100632

RS 3,35

RS 32.64

RS 0,59

HS 29,76

RS 29.76

RS 29,76

RS 29.76

RS 29,76

RS 29.76

RS 14.16

0,00%

0.00%

0,00%

0,00%

0.00%

0,00%

0.00%

0.00%

0,00%

0.00%

M3XKM 11,16 RS 2,70 RS 37,45

RS 36,71

RS 32.96

RS 29.76

RS 29,76

RS 29,76

RS 29.76

RS 29,76

RS 29,76

RS 26,32

RS 26,30

99.99% C93569 SINAPI2,7.2.0

RS 26.45

RS 0,46
RS 23.97

RS 23,97

RS 23.97

RS 23,97

RS 23,67

RS 23,97

RS 11,41

RS 6.95

C1,12 96.99%

99,99%

96.99%

96.99%

66.98 %

99,99%

99.99%

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.7.2.7

2.7,2.10

2.1.4.S

2.2.4.S

2.3.4,5

2.4.4.S

2.5.4,5

2.6.4.S

3.3.34

93362

55,90 Cm6465

CUN 1.00104034

104034

104034

104034

104034

104034

93654

CUN 1.x

UN 1,00 C

CUN 1,00

UN 1,00 C

96.66% CUN 1,X

66.96% CUN 2.x

RS 11,11 0.X% 96.99% C2,37irr"SINAPI3.3.5 1X682

RS 3,23 O.XHnf 5.25 RS 4,01 RS 21,05 66.66% C2.1.5.2 101617 SINAPI

R$3.23 RS 4.01 RS 21,06 0.X% 1X,X% C5,25SINAPI2.2.S.2 101617

5,25 RS 3,23 RS 4.01 RS 21,05 0,X% 100,00% CSINAPI2.3,5.2 101617

O.X%5,25 RS 3,23 RS 4.01 R$21,05 IX.X% CSINAPI1016172.4.5.2

m* 5,25 RS 3,23 RS 4.01 RS 21.05 0,X% 1X.X% CSINAPI2.5,5.2 101617

5,25 RS 3,23 RS 4,01 Ri 21,05 0,X% 100,00% Cm’SINAPI2.6.S.2 101617

5,25 RS 3.23 RS 4,01 R$21,05 0,X% 1X.X% CliVSINAPI2.7.3.2 101617

RS 20,60 100.x % CUN 2.x RS 6.38 RS 10,40 0.X%SINAPI2.1,5,12 69406

UN 2.00 RS 6.36 RS 10,40 RS 20,80 0,X% 100,00 % CSINAPI2.2.5.12 694X

RS 6.36 RS 10.40 RS 20,80 0.X% 1X.X% CUN ZOOSINAPI2.3J.12 694X

RS 6,36 RS 1040 RS 20.80 O.X% 100,X% CUN 2,00SINAPI2.4.5.12 894X
X TI T

ç S' 3
cUN 2,00 RS 6,36 RS 10.40 RS 20,80 0.X% 100.x % CTSINAPI2.5.5.12 694X

RS 6.36 RS 10,40 RS 20.x 0.X% 1X,X% CUN 2.xSINAPI2.6.5.12 80406

VRS 6.36

RS 12,63

RS 10,40

RS 15,93

RS 20,80

RS 15,93

Q,X%

D.X%

10OX% CUN 2,XSINAPI2.7.3.12 694X

UN 1.00 1X,X% CSINAPI00X78083,3.46
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PR^BTURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 0l.612.52S/n001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÃQUA HA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl-01/2024 ● M,SBC-02/2024 - MA,ORSE-0112024 - SergIpe.SEINFRA ● 027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69.00% (MÊS) BDI: 24.18%
CURVA ABC

PESO

ACUMULA

0O(%)

VALOR UNTT VALOR UNIT C/

S/BDI

CLASSIPICAC
TOTAL PESO [%)DESCRIÇÃO UNO QUANT.CÓDIGO BANCOITEM ÂOBDI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULAMTE 10 M» - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAUUCA
(CAÇAMBA OE 0.80 VP! 111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE; M3). AF_07í2020
PREPARO DE FUNDO DÊ VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLC NATURAL).

AF_0B/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_0a«l20
PREPARO OE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2.5 M (ACERTO 00 SOLC NATURAL).

AF_M/2020
PREPARO DE FUNOO OE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_0B/2020
PREPARO OE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLC NATURAL).

AF_08/2020
PREPARO OE FUNOO OE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLC NATURAL).

AF_06/2020
PREPARO OE FUNDO OE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO 00 SOLC NATURAL).
AF_08/2020

nf 1.12 R5 e.»s RS 11.11 RS 12,42 0.00% 100.00% C5INAP12.7.2.8 100092

RS 4.01 R$10,02m* 2,50 R$3,23 0,00% 100.00% CSINAPI1016172.1.6.Z

nf 2,50 RS 3,23 RS 4.01 RS 10.02 0,00% 100,00% CSINAPI2.2.8.2 101617

2.50 RS 3,23 RS 4.01 RS 10,02 0,00% 100.EX>%m* C
101617 SINAPI2J.8.2

RS 10,022,50 RI 3,23 R$4,01 0,00% 100.00% Cm*SINAPI2.4,6.2 101617

RS 3,23 RS 4.01 RS 10,02 0,00%rrV 2,50 100.00% CSINAPI2.5.6.2 101617

RS 3,23 RS 4.01 RS 10,02 0,00%2,50 100.00% CnV
SINAPI1016172.6.6.2

RS 3,23 RS 4,01 RS 10,02 0,00% 100,00%ir? 2,50 CSINAPI1016172.7,4,2

Total Mm BOI

Total do BDI

Total Oaral

R6 SS98.S62.D2

1.424.528.91

R$7.323.390,93

RS

ri

/

iLá.d
0 PEREIRA *●LÜCAS lAFAEL DA CONCI

ENGENHBRO CIVIL - CREA-MA: 112025108-7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO
MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA

VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 -

Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

Conforme legislação tributária niunicipal, definir estimativa de percentual da base de
Sobre a base de cálculo, definira respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

50,00%

5,00%

BDI - benefícios E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto

SiglasItens
Adotado

Administração Central 4,93%AC

Seguro e Garantia 0,49%SG

Risco R 1,39%

Despesas Financeiras 0,99%DF

Lucro L 8,04%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65%CP

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) 2,50%ISS

Tributos (Contribuição Prevídenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 24,18%

BDI SEM desoneração 24,18%BDI DES

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

(1+AC + S + R + GJYf + DF)Yt+ü

(1-CP-ISS-CRPB)
-1BDI =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra
corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração
Pública.")

Observações:

4 de Abril de 2024Buriticupu-MA
Local Data

ixWíer ' ((I Qsi/v^>eí
ResponsáveMTécnico

Nome: LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA
CREA/CAU: 112025108-7

ART/RRT: N<* MA20240760021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO ML
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÈS) 8DI: 24,18%

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023MARANHÃO

l: ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAÇÃO SEM

MENSALI
CÓDIGO DESCRIÇÃO MENSAÜSTAHORISTA HORISTA

STA

% %% %

'.TIr GRUPO A

liNSS 0,00%

1,50%

0,00% 20,00%

1,50% ! 1,50%
i 1,00% ^ TÒ0%"

0,20% 0,2Ò%
\ 0,60% i 0,60%

20,00%Al

1,50%SESIA2

ISENAI 1,00%1.00%A3
i

INCRA 0,20%0,20%A4

ISEBRAE I I 0,60%A5

2,50% 2,50%

Jpp%
8,00% 8.00%

I 0,00% ~p 0,00%
36,80% ’ 36,80%

Salário Educação

] Seguro Contra Acidentes de Trabalho
FGTS

2,50%

^0%
8,00%

2,50%
a.oo^

A6

I 3,00%A7

8,00%A8

SECONCI 0,00%0,00%A9

Total 16,80%A 16,80%

GRUPO B

Não

Incide
Repouso Semanal Remunerado Não Incide17,89% 17,89%BI

Não

incide
Feriados Não incide 3,95% ●3.95%B2

j Auxilio - Enfermidade
130 Salário

] Licença Paternidade
Faltas Justificadas

11,03%

0,64% 0^_%
. 11,03% . 8,33%

0,04%

0,85%B3

8,33%B4

0,04%0,06% 0,06%

0,74% . 0,56%

B5

0,56%0,74%B6
u.

Não

Incide
Dias de Chuvas Não incide1,59% 1,59%B7

Auxilio Acidente de Trabalho 0,08% 0,08%

~9,2Ò%
0,03%“

pjo<}^
12,18%

0,64%“
48,43%

0,10%B8

9,20%Férias Gozadas 12,18%

0,04%

í 48.43% ) 18,88%

B9

Salário Maternidade 0,03%

18,88%'
B10

I TotalB

GRUPO C0^

[Aviso Prévio Indenizado r 4.5B%3,46% M6%

0,08%"
4,58%C1

Aviso Prévio Trabalhado 0.08% 0,11%C2 0,11%

f I[Férias IndenizadaT I 1,73% I 1,31%1,31%C3

Depósito Rescisão Sem Justa Causa l 2,41%

I Indenização Adicionai
Total

1,82% 2,41% . 1,82%C4

0,29%

6,96%

0,39% 0,29%

9.22% * 6,96%
C5 0,39%

9.22%C

GRUPO D

_JReincidência de Grupo A sobre Grupo B
Reincidência de Grupo A sobre Aviso
Trabalhado e Reincidência do FGTS

17,82% [ 6,95%
0,31%

3,17%8,14%Dl

0,38% 0,29% 0,41%D2

I 18,23% : 7,26%Total 3,46%8.52%D

46,10% 112.68% \ 69,90%TOTAL(A+B+C+D) 82,97%

'LUCÃS RAFAEL DA CONCEIÇÃÒ PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MA: 112025108-7
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1. OBJETIVO

O presente trabalho, intitulado Projeto Técnico de Sistema de Abastecimento de Agua,

tem como objetivo o dimensionamento do sistema hidráulico para o abastecimento do

Bairro Terra Bela, no Município de Buriticupu, MA

1.1 Característica da área de influência direta

Definição da Área de Influência

O sistema atualmente em operação da Caema na cidade de Buriticupu tem

abrangência de 255 ha, assentado em parcela da área urbana.

A área urbana do Município, conforme Censo IBGE 2010, é de 1190,52 ha, se

expandindo do atual núcleo urbano no sentido do Bairro Sagrima. A área situada entre

a urbi e o bairro Sagrima vem se caracterizando como área com forte tendência de

expansão, onde estão projetadas as implantações de 2 conjuntos residenciais; o Eco

Buriticupu com 1000 casas e o Nova Buriticupu com 500 casas, participantes do

Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, todos dispondo de sistemas

de abastecimento de água e esgotamento sanitário, inclusive ETEs. Também conta

a mesma área com ioteamento composto de 1000 unidades, já com edificações sendo

Além destes, está prevista a implantação, no bairro Aeroporto, do

Residencial Jose Gomes, com 1216 casas, também dispondo de sistema de

saneamento próprio.

A planta de abrangência do sistema proposto mostra, além da área limitada pelo

sistema atual (255 ha), a área de expansão de 574,6 ha, que complementa a área

urbana utilizada no Censo 2010 - IBGE. Os empreendimentos habitacionais ligados

ao PAC estão dispostos fora da área urbana.

erigidas.

1.2 Dados Gerais da Localidade

História do Município

Nos anos 1970, atraídos pelo Projeto Pioneiro de Colonização de Buriticupu, do

Governo Estadual, chegaram migrantes de estados do Nordeste e de Minas Gerais.

O interesse na região era o extrativismo florestal, que se desenvolveu junto com a

pecuária.
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As terras de Buriticupu eram originalmente habitadas pelos Guajá, provenientes do

litoral no Século XVII e Tupi-Guarani, a que se juntaram os Guajajara, na década de

1940. Hoje os Guajá, limitados a aproximadamente 50 indivíduos, habitam na terra

indígena Araribóia. O local fazia parte do município de Santa Luzia. O nome do lugar

se refere ao grande número de plantas de duas espécies - buriti e cupuaçu - nas

margens do Rio Pindaré.

Nos anos 80 a indústria madeireira, agricultura e o comércio foram os fatores que mais

contribuíram para o crescimento da economia de Buriticupu, transformando o

Município no maior povoado do Maranhão, ao ponto de mesmo na situação de

povoado, já possuía duas agências bancárias. Nesse mesmo período ocorreram

muitos conflitos agrários, com registro da ocupação de 36 fazendas e 56 mortes,

incluindo fazendeiros, jagunços, pistoleiros, policiais e agricultores.

Finalmente, em 10 de novembro o então governador do Estado, José de Ribamar

Fiquene, sancionou a Lei Estadual N° 6.162/94, (projeto dos deputados Oseias

Rodrigues e Carlos Braide), criando o município de Buriticupu, ocorrendo em 1996 a

primeira eleição municipal.

Localização

Localizado na microrregião de Pindaré, com área de 2.720 km^, no oeste do

maranhão, entre os paralelos 4°S e 46°W, na margem da direita do rio Buriticupu,

limita-se ao norte com Bom Jardim e Alto Alegre do Pindaré; a leste, com Santa Luzia;

ao Sul, com Amarante do Maranhão e, a Oeste, com Bom Jesus das Selvas.

A sede municipal está localizada nas coordenadas Geográficas de 04°20’45”, latitude

Sul e 46°24’04” de longitude Oeste, às margens da rodovia federal BR222, sendo esse

seu acesso principal. É formado pelo centro e mais 15 bairros: Caeminha, EIT, Colégio

Agrícola, Baixão, Cemitério, Terra Bela, Novo Horizonte, Vila Mansueto, Vila Cajueiro,

Vila Davi, Vila Primo, Vila Isaias, Vila dos Professores, Vila Santos Dumont e

Matadouro. A distância rodoviária até São Luis, capital do Estado, é de 395 km.
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Figura 01 - Localização do Município de Buriticupu no Maranhão

Acesso

O principal meio de transporte é o terrestre. O transporte rodoviário, contando com

transportes coletivos que passam diariamente, através da BR-222, distando 395 km

da capital. Além do rodoviário, dispõe da Estrada de Ferro Carajás, que tem 34,8 km

de trilhos no Município, passando a 12 km da área urbana, possuindo parada na

localidade Presa de Porco. Também é utilizado, em menor escala, o avião, uma vez

que a cidade dispõe de campo de pouso (23M; 335121W; 9524168N - SIRGAS2000)

para pequenas aeronaves.

1.3 Meio Físico

Clima

O clima da região é caracterizado por apresentar concentração de precipitações

pluviais no verão, normalmente começando no período final de dezembro até o mês

de junho, e um período seco no inverno que compreende os meses de julho até a

segunda quinzena de dezembro. O clima é tropical, quente e semiúmido da zona
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equatorial e a média de chuva é de aproximadamente de 1800 mm/ano (INEMET,

1990). A temperatura média anual varia geralmente entre 23“C e 33°C.

A tipologia climática segundo KÕPPEN, clima úmido (B1) - Figura 02 - com chuvas

de verão, período seco bem definido no inverno. A tipologia climática segundo

THORNTHWAITE & MATTHER (1948), clima úmido B1WA’a’ com moderada

deficiência hídrica no inverno entre os meses de junho a setembro, megatérmico (A’)

ou seja, temperatura média acima de 18° C, sendo que a soma da evapotranspiração

potencial nos três meses mais quentes do ano é inferior a 48%, em relação a

evapotranspiração potencial anual de (a‘).

A precipitação média anual é aproximadamente 1600 mm por ano (SUDENE, 1980)-

ver Figura 03 durante os períodos de 1968 a 2007. No Gráfico 1 são observadas as

quantidades médias de chuvas que caem em cada mês durante um ano, tendo os

extremos nos meses de agosto, com 30 mm de chuva, e no mês de março, aonde as

chuvas chegam em torno de 450 a 500 mm. Nos meses em que ocorrem os maiores

índices pluviométricos, são também constatadas as cheias dos rios e lagos, sendo os

escoamentos superficiais e subterrâneos seus grandes geradores.

À proporção que os volumes de chuvas vão diminuindo, as reservas hídricas ou os

corpos hídricos, influenciados pela evaporação, ventos e altas temperaturas na região,

sofrem significativa queda de vazão.

Gráfico 1: Comportamento das chuvas na cidade da região
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Para determinação do balanço hídrico climático da região, foram tomados dados

climáticos da DNAEE (disponíveis para o período de 1965 a 1999), que são

apresentados com representação gráfica do comportamento hídrico mensal da região.

Gráfico 2; Balanço hídrico

Extrato do Balanço Hídrico Mensal
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Analisando o gráfico Balanço^hídrico, os meses de maio e setembro são meses de

^oca seca, nos quais há deficiência hídrica, e outra relativamente chuvosa ou úmida
que vai de outubro abril. Os totais pluviométricos anuais na região, cerca de 81 % a

91 % ocorrem na estação chuvosa, outubro/abril, e cerca de 9% a 19% na estação

seca, maio/setembro. A região apresenta, portanto, um período seco, sob o ponto de

vista climático, de seis a nove meses e, em relação ao solo e à vegetação, uma seca

ecológica de cinco a oito meses.

Os excedentes hídricos se manifestam a partir do mês de janeiro, estendendo até o

mês de abri! em toda a região, sendo que no mês de março concentra-se o maior

volume pluviométrico.

A deficiência hídrica começa no mês de maio com a suspensão da contribuição das

chuvas, contando apenas com o armazenamento de água no solo que por sua vez,

influenciados pelos ventos, radiação solar, tende a diminuir o teor de umidade do solo

nos meses seguintes, conseguintemente aumentando a evaporação.

Os excedentes hídricos na região se manifestam a partir do mês de janeiro para a

maioria dos municípios, perdurando estas condições até o mês de abril em toda a

região.

Analisando os gráficos gerados, pode ser confirmado que a região é marcada por duas

estações bem definidas; uma relativamente chuvosa que se caracteriza por
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apresentar pequenos a moderados excedentes hídricos, enchentes dos rios, baixa

evaporação, umidade relativa do ar elevada, solos úmidos e temperaturas brandas; e

outra seca caracterizada por déficits de precipitações elevadas, alta taxa de

evaporação, baixa umidade relativa do ar, solos secos, temperaturas elevadas e

vazante dos rios.

A radiação solar e a insolação são bastante intensas na região durante todo o ano

diminuindo apenas no período das chuvas em decorrência da forte nebulosidade

nessa estação

1

CLASSIFICAÇÃO CLIMÃTICA
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Figura 02



f

»> PR6fei'URA,0 =, BURITICJPü

PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA

fj

PARA

■r- J

BURIJICUPU

9
>v»43

PIAUÍ

TOCANTINS
I

PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA ANU Al (mm)

m Ar»M com toUi» pijviOfrittncot $up«(iDr99 a 2800

H Aranecm totan pijv«métncM«nv«2400e 2600 mm

H Ar«j»

H Aieai

lota* p!iivto«n«(ricoK 2000 a 2400

lo)a« pkWEVnAIncos antra 1600 a 2000

Ama$ lotaa pUv*om4trlcoi ar>(r« 1200 a t600

Araat lou« plu««o(Rftir<ot «nva dOO e 1200

hnp //WWW je<ra bf ^c>çao/:a0oao hlrn

Figura 03

Topografia

O Município Apresenta uma altitude média de 200 m acima do nível do mar,

basicamente constituído por formações em tabuleiros, mais ou menos planos,

separados em faixas por consideráveis drenos. São grotões que atravessam o sentido

leste- oeste, rumo ao rio Buriticupu, e no sentido Oeste Leste, na direção do rio Zutiua.

Na área urbana, inclusive seu entorno, a topografia são acidentados, inclusive com

formação de voçorocas. O desnível altimétrico compreende as variações entre as

cotas 195 m - no bairro Sagrima - e 75 m - no Igarapé da Inhuma (Google Earth),

Geologia e Geomorfoíogia

É caracterizado por formação com pequena faixa de sul do estado do Maranhão. O

município apresenta formação Itapecuru e pequenas formações Pedra de Fogo,
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Mosquito e Piaui. A área urbana apresenta a formação Pedra de fogo que aflora ao

sul e sudoeste do estado. Sua idade permiana foi determinada com base em

Psaronius e posteriormente confirmado por outros macros e microfosseis. É

constituído por arenitos, siltitos e folhelhos que se intercalam em proporções variadas

(Figuar 04).

No que se refere à geomorfologia, a feição primordial com grandes relevos ondulados,

onde há a predominância de Chapadas e ChapadÕes escarpados. As chapadas e

chapadões se apresentam como tabuleiros com vales sedimentados ou rochas

sedimentares (Figura 05).
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Figura 05

Hidrologia do Município

Na Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental são consideradas as bacias:

Gurupi, Itapecuru e Mearim como a primeira subdivisão da Região Hidrográfica e as

Sub-bacias do Gurupi, Litoral PA01, Litoral PA02, Pericumã, Turiaçu, Itapecuru, Litoral

MA 01, Munim e Mearim, conforme a Figura 06 seguintes.



t

J^BURITICJPU ProT

Fis.
Rub.

í●

V

. ■;

'4*

C^rwwn) , j?-
*. <● 't‘T Kbk^r'’' * .V;

'<

.V
-'T

XV ,ír>
●4'

.>
SÃO VWJFnh^ra

S^fM 4a^fu

R9U(y>
^s:a90(Tvr*3. S9At»9

tsfcu^u 'il/m
’ Sm 6«i>«dii<t*

C44«

(to ^«(>4 F**p««^« Qg(fA
URESJW

e^iia <1.Ca

<Va|at

T T T

<l3 RrywvH1S^vy)dlK«

X\
Fs. i:,» ‘^●.v

ry

●y
»r.-i

. £',ta otü:

iiMi^ca

Figura 06 - Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental

O Rio Pindaré (Figura 07), um dos principais afluentes do Mearim, nasce a leste de

Montes Altos e tem como principais afluentes provindos das serras do Gurupi e

Tiracambu além do rio Buriticupu, Negro, Paragominas, Zutiua, Timbira, Água Preta e

Santa Rita. Suas descargas sofrem pronunciadas variações entre os períodos

chuvoso e seco, decaindo para 30,2 m^/s no trimestre setembro-outubro-novembro e

atingindo 493,7 m^/s no trimestre março-abril-maio, na cidade de Pindaré-Mirim.
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Rede Húrometeoroldgia) da Bacia do Rio Pindaré
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Figura 07 - Bacia do Rio Pindaré

O Igarapé da Inhuma é o nome do corpo hídrico que receberá os efluentes. O riacho

é de segunda ordem desaguando no rio Buriticupu, que por sua vez deságua na

margem do rio Pindaré.

F
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Pedologia

O solo da região possui classificação do tipo Podzolicos vermelho amarelo e Areias

Quartizosas distróficas /álicas, segundo a classificação da EMBRAPA (1988). Trata-

se de uma região com formação do tipo cretáceo ou formação Pedra de Fogo e ocupa

quase 37 % do Maranhão. Abrange as regiões do centro norte e o oeste do Estado.

Predomina o arenito fino argiloso ou muito argiloso rico em argila do grupo das

caulinita típico representado, com baixa altitude, de 30 a 60 metros (Figura 08).
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Figura 08

Qualidade do Ar

A cidade de Buriticupu, além da poluição gerada pela combustão dos veículos
automotores, conta com inúmeras carvoarias que produzem carvão vegetal para o
pólo siderúrgico de Açailándia. Esse quadro é amplificado com as queimadas que
ocorrem de setembro a dezembro, realizadas por pequenos agricultores no preparo
do terreno para o plantio do ano seguinte. No entorno da área urbana essas coivaras
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agregam tanto a elevação da temperatura ambiente como a poeira que é dispersa
pelo vento, somando a poeira das áreas sem asfaltamento e calçamento.

A problemática da grande concentração de fumaça noturna é periódica, retornando
anualmente com as consequências à saúde da população.
A umidade relativa do ar varia entre 76 e 79 % durante o ano (Figura 09).
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Figura 09

Níveis de Ruído

A cidade de Buriticupu tem alguns problemas ligados a barulhos e ruídos
principalmente no centro comercial, onde vários lojistas instalam enormes estruturas
de som nas calçadas, para atrair o consumidor. Também carros, motos e bicicletas de
publicidade, com volume exagerado, circulam pela cidade diariamente,
Além do ruído produzido pelas estruturas de anúncios, contam os produzidos por
veículos automotores, e, nas áreas mais afastadas, os oriundos das movelarias e

serrarias, que também estão localizadas no perímetro urbano.
À noite há alternância das atividades geradoras de ruído, que passa a ser produzido
pelas danceterias e bares.
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1.4 Meio Bíótíco/Biológico
Flora

Predomina a vegetação Tropical úmida, representada pelas florestas Estacionais e
Perenifólias (Figura 10).
Fauna

A fauna detém a predominância de animais silvestres (onças, macacos, veados,
pacas, tatus, curicas, jandaias, tucanos, currupiões, papagaios, etc...)
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Figura 10

1.5 Meio Socioeconômico/Meio Antrópico

População
Conforme dados históricos do IBGE, a população total de Buriticupu no ano de 1.996
foi de 31.785 habitantes e no ano de 2.000 foi de 51.059, sendo 26.017 habitantes na

área urbana e 25.042 habitantes na área rural. Na contagem de 2007, o município
continha 61.490 habitantes, dos quais 31.210 em área urbana e no Censo de 2010, a
população total do Município era 65.237 habitantes e a área urbana continha 35.789.
As taxas de crescimento da população da área urbana variam de 2,63 % no período
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de 2000/2007 e 4,67 % no período de 2007/2010. No Município essas taxas variaram
de 1,99 % no período de 2007/2010 a 12,58 % no período de 1996/2000.
Características Urbanas

A cidade de Buriticupu possui um traçado regular, crescendo a partir do núcleo central.
A área central concentra a maior parte dos estabelecimentos comerciais da cidade.
Nessa região encontram-se as principais instituições e equipamentos de uso coletivo
como a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores, Fórum, a Igreja Matriz, dentre
outros estabelecimentos.

Existe uma predominância de tipologias construtivas horizontais e unifamiliares com
paredes geminadas.

A periferia da cidade é caracterizada por construções da população de baixa renda.
Esses locais são precariamente urbanizados, não dispondo de pavimentação e redes
de drenagem pluvial, o que contribui para agravar mais a situação dessa região.
Os números que melhor representam o adensamento populacional são a densidade
demográfica, que no Município é de 25,63 habitante/km^ e na área urbana 3004,4
habitantes/km^ e a ocupação média é de 4,34 habitante/domicílio.
A expansão urbana é tendenciosa no acompanhamento da BR 222, no sentido do
Bairro Sagrima e também para o entorno da área do aeroporto.
O crescimento de moradias é o fator mais impactante sobre o saneamento, visto que

oriundo do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal e de loteamento, a

sede do Município sofre o acréscimo de 3.500 moradias, elevando em 42 % a
quantidade de domicílios.

Perfil Sócioeconômico

O rendimento nominal médio mensal da população acima de 10 anos no Município,
no Censo de 2010 IBGE, foi de R$ 543,29 e, em sua área urbana, de R$ 634,46.

sendo apresentados abaixo os quadros referentes à estatística do cadastro de
empresas (Quadro 1), de Renda média familiar por faixa de renda (Quadro 2), Valores
referentes ao PIB do município (Quadro 3), Números referentes à educação (Quadro
4 e 5) e Parâmetros e índices de Desenvolvimento Humano 2000 (Quadro 6).

Quadro 1 - Estatística do cadastro central de empresas 2010.

Número de unidades locais 	
Pessoal ocupado total	
Pessoal ocupado assalariado	
Salários e outras remunerações (R$)

Salário médio mensal (SM)	
Número de empresas atuantes

Fonte: IBGE

586

3.182

2.665

28.495.000

1.7
584



JRJTJC

I.BURITICUPU
PrcfcS 024

Fis.
Rub.

Quadro 2 - Domicílios com rendimento familiar.

Área UrbanaMunicípio %Faixa de Renda Domiciliar %

4,70% 2,82%Até % do SM 703 236

7,07%1518 10,14%De V4 a V2 SM 591

29,72% 29,69%De V2 a 1 SM 4450 2481

27,94% 31,20%De 1 a 2 SM 4184 2607

1372 9,16% 11,45%De 2 a 3 SM 957

7,50%De 3 a 5 SM 815 5,44% 627

4,01%De 5 a 10 SM 392 2,62% 335

0,47% 0,73%De 10 a 15 SM 71 61

De 15 a 20 SM 0,19% 0,32%29 27

De 20 a 30 SM 0,10% 13 0,16%15

0,12% 0,22%> 30 SM 18 18

1406 9,39% 4,83%S/rendimentos 404

SM = Salário-Mínimo = R$ 510,00
Fonte: IBGE

Quadro 3 - Valores a preço corrente do PIB de Buriticupu, referente a 2010

Valor adicionado bruto da agropecuária R$ 108.585,00X

1000

Valor adicionado bruto da indústria R$ 23.107,00X

1000

R$Valor adicionado bruto dos serviços 144.368,00X

1000

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios R$ X

7.343,001000

R$PIB a preços correntes X

1000 283.403,00

R$/hab 4.344,93PIB per capita a preços correntes

Fonte: IBGE

Quadro 4 - Números referentes á educação

DESCRIÇÃO ESCOLAS DOCENTES MATRICULAS

Ensino Fundamental 464 14.51576

Pré-Escolar 24 73 2.019

Médio 9 119 2.946

Fonte: IBGE

Quadro 5 - Escolaridade

DESCRIÇÃO ^
Superior Completo

Médio Completo e Superior Incompleto

Fundamental Compelto e Médio Incompleto

Sem Instrução e Fundamental Incompleto

PESSOA

431

2.342

3.310

21.203

Não Determinado 14

Fonte: IBGE

Quadro 6 - Parâmetros e índices de Desenvolvimento Humano 2000
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PARAM ETRO VALOR

Esperança de vida ao nascer	
Taxa de alfabetização de adultos	
Taxa bruta de frequência escolar	
Renda per capita	
índice de esperança de vida (IDHM-L)

índice de educação (IDHM-E)	
índice de PIB (IDHM-R)
índice de Des. Humano Municipal (IDH-M)

Ranking por UF	
Ranking Nacional	

Fonte: ONU - http://www.frigoletto.com.br/GeoEcon/idhma.htm
Condições Sanitárias
As condições gerais do quadro sanitário municipal são vistas através dos Indicadores
de Serviços Básicos (ISB), publicados na Tabela 9 do índice de Desenvolvimento
Municipal - IDM - 2010, IMESC, compreendendo:

61,35

0,613

0,658

104,974

0,606

0,628

0,55

0,595
74

4.761

● Número de domicílios com coleta de lixo em relação ao total de domicílios =

52,8 %

● Número de domicílios com abastecimento de água da rede pública em relação

ao total de domicílios = 61,8 %

● Número de domicílios com esgotamento sanitário em relação ao total de

domicílios = 0,8 %

O abastecimento de água é realizado pela Companhia de Água e Esgoto do Maranhão
- CAEMA, concessionária do sistema, onde a captação é realizada por 8 poços
tubulares profundos.
A cidade possui 2 reservatórios elevados, um desativado e outro em operação de
1000 m^, que é alimentado por 3 poços, sendo que os demais poços têm suas águas
recalcadas diretamente para a rede de distribuição.
O controle da qualidade da água é feito mensalmente pela CAEMA, em seu laboratório
de Imperatriz. O sistema de controle da qualidade da água também é acionado quando
de intervenções no sistema para manutenção de redes, quando é procedida

desinfecção.
O sistema de abastecimento de água, possui cerca de 4.477 ligações ativas e 1.461
inativas. Cerca de 20,33% das ligações têm hidrômetro e o restante das residências
paga uma taxa de acordo com o tamanho do imóvel, sendo que imóveis de até 40m^
pagam uma taxa mínima, havendo parcela da área urbana sem disponibilidade do

serviço.

Pequena parcela da população faz uso da fossa séptica e sumidouro para o destino
de efluentes, sendo que a maioria da população adota fossas rústicas. Merece
notoriedade que várias construções laçam seus esgotos diretamente nas vias
públicas.

O sistema de drenagem pluvial é basicamente superficial, também dispondo de

drenagem profunda. Na Av. Santa Isabel a construção da galeria de drenagem vem
contribuindo na formação de voçorocas.
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Cabe ênfase que as galerias pluviais existentes, além de transportarem as águas
pluviais, também recebem os dejetos de fossas e águas servidas procedentes das
edificações do entorno.
O Município não conta com aterro sanitário. O lixo é coletado por caminhão caçamba
e despejado a céu aberto no “lixão" entre a Caeminha e a Vila Isaías bem no meio da
Cidade. O serviço de limpeza pública urbana é terceirizado e acontece regularmente.
Uso e Ocupação do Solo
O Plano Diretor (PD) estabelece o macrozoneamento, instituindo a Macrozona Urbana
- MZU e Macrozona Rural - MZR.

São diretrizes para o uso e ocupação do solo nas Macrozonas e para o parcelamento
do solo Urbano de Buriticupu.
As zonas homogêneas definidas pelo Plano Diretor levam em conta a configuração
urbana atual, a necessidade de reorganização dos alguns usos observados, de acordo

com as premissas básicas estabelecidas para a Cidade, a valorização dos aspectos
ambientais e paisagísticos, a aproximação da Cidade ao rio, a valorização das
encostas e fundos de vale, a separação do trânsito de passagem pelo trecho urbano
da BR 222 no tráfego urbano, a necessidade de criação de áreas habitacionais para
resolver os graves problemas de moradias precárias ou em situação de risco e a oferta
de áreas para atividades produtivas e de entretenimento e lazer, assim como áreas
institucionais.

Segundo a Lei n° 133/06 (Parcelamento do Solo Urbano do Município de Buriticupu)
"O parcelamento do solo para fins urbanos no município de Buriticupu poderá ser feito
mediante loteamento ou desmembramento.” (parágrafo único, Art. 1°) e “Os
parcelamentos para fins urbanos só poderão ser aprovados e localizados nas
Macrozonas Urbanas, de acordo com os limites e parâmetros fixados por Lei” (Art 2°)
Com base na Lei n° 132/06 (Uso e Ocupação do Solo nas Macrozonas Urbanas do
Município de Buriticupu), “As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS poderão
sobrepor as demais {...), flexibilizando seu Uso e Ocupação e Parcelamento para fins
de Interesse Social, (...)”. (parágrafo único do Art. 3°)
Quanto à previsão de área de Expansão Urbana, o Plano Diretor (Lei n° 131/06) diz,
“As Macrozonas Urbanas são áreas efetivamente utilizadas para fins urbanos, (...)

compreendendo os terrenos loteados e os ainda não loteados destinados ao
crescimento normal do assentamento urbano da sede do Município e dos povoados.”
(Art. 20) A área de expansão urbana está demarcada no mapa de Zoneamento Urbano
anexo à Lei.

Não está previsto no Plano Diretor (Lei n° 131/06), ou na Lei de Parcelamento do Solo
Urbano de Buriticupu (Lei n° 133/06), que os novos loteamentos devem prever

percentuais para área de habitação de interesses social.
Coeficientes e Macrozonas

Segundo o Art. 19 do Plano Diretor (Lei n° 131/06) foram definidas as seguintes
macrozonas: Macrozona Urbana - MZU e a Macrozona Rural - MZR, as categorias
para utilização da macrozona urbana foram estabelecidas no Art 3° da Lei de Uso e
Ocupação do Solo Urbano (Lei n° 132/06), obedecendo as seguintes categorias:

● Habitacional:

● Comercial e de serviços;
● Misto:

● Industrial;

● Paisagístico-ambiental.
De acordo com o Art. 9° da Lei de Uso e Ocupação do Solo, “A Macrozona Urbana 1
subdivide-se nas seguintes zonas de uso e ocupação:
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Zona Habitacional - ZH - permitidas as categorias de uso do solo:
● habitacional - HB 1;

● comercial e de prestação de serviço - CS 1;
● habitações de interesse social.

Zona Mista - ZM - permitidas as categorias de uso do solo:
● Habitacional - HB 1 e HB 2;

● Comercial e prestação de serviços - CS 1 e CS 2;
● Edificações mistas de habitações - HB 1 e HB 2. com comércio e prestação

de serviços - CS 1, vinculadas ás atividades de serviços profissionais e de negócios,
serviços pessoais, comércio de consumo local, comércio varejista e serviços pessoais.
Zona Comercial - ZC - permitidas as categorias de uso do solo:

● Comercial e prestação de serviços - CS 1 de atendimento à habitação e CS
2.

Zona Industrial - Zl - permitidas as categorias de uso do solo:
● Industrial;

● Comercial e prestação de serviços - CS 2;
● “Poderá ser permitido o uso residencial da subcategoria HB 1 e HB 2, quando

previsto na aprovação do loteamento e tiver isolamento das atividades industriais por
logradouro público e desde que seus proprietários apresentem um termo de ciência
do uso desconforme.”

Zona de Preservação Ambientai - ZA - permitidas as categorias de uso do solo:
● Habitacional incluído nas subcategorias HB 3;

● Paisagístico-ambiental.
Zona de Influência da Rodovia - ZIR, permitidos as categorias de uso do solo:

● Habitacional incluído nas subcategorias HB 1 e HB 2;

● Comercial e prestação de serviços vinculados a serviços de hospedagens,
recreação, clubes noturnos, alimentação e de apoio ás atividades rodoviárias da
subcategoria CS 1 e CS 2;

● Paisagístico-ambiental.

A Zona Mista - ZM interliga a rodovia BR-222 ao sudoeste á Avenida Castelo Branco
e ao nordeste á Rua São Marcos, o administrativo e o comercial pesado, formando

um eixo de atividades.” {parágrafo único, Art. 9°, LUOS n° 132/06).
De acordo com o Art. 12 (LUOS, n° 132/06), “As demais Macrozonas Urbanas terão
as seguintes categorias de uso e ocupação:

I - Habitacional incluído nas subcategorias HB 1 e HB 3;

II - Comercial e de prestação de serviço incluídos na subcategoria CS 1;
III - habitações de interesse social.

As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS poderão sobrepor ás demais (...)”
(parágrafo único, Art.3° da LUOS)
Com base no Art. 21 do Plano Diretor Municipal (Lei n° 131/06), os coeficientes e os

índices de aproveitamento estão definidos na tabela seguinte, da Lei de Uso e
Ocupação do Solo (Lei n° 132/06)
Tabela 1 - Coeficientes e índices de aproveitamento

Número AFASTAMENTO (Mínimo)índice de

Aprovei
tamento

(LA.)

N®. MáximoCoe. de

ocupação

(C.O)

de
deTaxa

permeabilidade
Uso deLat.

Dir.

Lat.vagas
FundoFrente

PavimentosEsq.por

veículo
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20%50% Conforme

Código
de Obras

2,0 1.5 ou

nulo

1,5 ou

nulo

2ZH 1.0 5.0

Í!1 Í!1
20%2.0 nulo nulo Sem LimiteZC 80% nulo2,5

Idem

30%Zl 60% 3.0 2.5 2.5 6.01.5 5,0
Idem

Sem Limite 20%2,0 nulo nuloZM 2.0 80% 1.5
Idem

10,0 6,0 60%ZPA 0,2 10% 15,0 6.0 2.0
Idem

2.0 nulo nulo Sem Limite 20%ZIR 80% nulo2.5
Idem

iver afastamento nulo o outro terá a obrigatoriedade de obedecer ao(*) quando um dos lados
afastamento indicado, diferente de zero.

Segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei n° 132/06), coeficiente de
aproveitamento é o “índice pelo qual se deve multiplicar a área do lote a fim de obter
a área máxima de construção permitida no lote." (Inciso IV, Art. 2°)
Os parâmetros de utilização, estão definidos no Art. 34, “Os usos do solo nas
Macrozonas Urbanas, diferenciados segundo as suas características ou

potencialidades, são os seguintes;
● “áreas com uso misto de habitação, comércio e serviços compatíveis com as

residências, no centro original da cidade entre a sede da Prefeitura Municipal e a BR-
222;

● áreas com uso predominantemente habitacional, onde são permitidos
comércio e serviços de atendimento vinculado à habitação, localizadas entre as áreas
com uso

misto, na sede municipal, e nos povoados.
● áreas com usos de preservação ambiental localizadas em encostas. Por ser

área acidentada, de solo frágil e vulnerável à ocupação urbana intensiva por razões
ambientais, onde será permitido habitação de baixa densidade demográfica, como
chácaras de recreio, atividades culturais e de lazer. Devendo ser objeto de um
levantamento topográfico específico e delimitação assim como de um plano específico
de uso e ocupação no sentido de contenção de erosões;

● áreas com usos de abastecimento e serviços, onde são permitidas atividades
destinadas a estabelecimentos de produção, transformação, estocagem e

armazenamento de bens e produtos, comércio e serviços, localizadas ao longo da
rodovia nos trechos em que ela atravessa a cidade;

● áreas com usos de lazer e interesse paisagístico, ao longo do antigo açude
São Castelo, que deverá ser objeto de um plano específico de uso e ocupação no
sentido de se promover um grande espaço verde com características de parque
urbano.

● áreas com usos de transformação (industrial), estocagem e armazenamento

de bens e produtos, localizadas a oeste da cidade e a sul da rodovia, destinadas a
instalação das indústrias “poluentes” para onde deverão ser transferidas aquelas já
instaladas em locais impróprios não compatíveis com a sua atividade atual (usos
desconformes).”
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O PD, não estabelece zoneamento e políticas específicas para as áreas centrais e
sítios históricos.

ZEiS

O Plano Diretor instituiu a criação das ZEIS, “para a produção e melhoria de habitaçao
de interesse social, promover a regularização jurídica da área, a jmplantaçao de
infraestrutura básica e equipamentos comunitários e a regularizaçao dos terrenos
públicos e privados ocupados por habitações subnormais, por populações de bajxa
renda.”(Art. 14) e ainda “{...) destinam-se a transferências das sub-habitaçoes
localizadas nas áreas de encostas próximas as . . „
localizadas nas próprias áreas de intervenção.” (§1° do Art. 15) e determinou a criaçao
de 3 áreas: (Alt. 15) x/ i i ● .

● ZEIS 1: abrange os bairros Vila Primo, Vila Cajueiro/Professores e Vila Isaias,
● ZEIS 2‘ abrange os bairros Vila Caeminha e Bairro do Açude,

bairros Vila Santos Dumont, Terra Bela e Bairro do

erosões e melhoria daquelas

● ZEIS 3: abrange os

Matadouro. « u’ ^
As ZEIS estão demarcadas no mapa do zoneamento urbano, mas nao ha descrição
do perímetro, conforme o Plano Diretor, “O Executivo Municipal, mediante Decreto,
deverá demarcar as áreas a serem integrantes das Zonas Especiais de interesse
Social e elaborar os programas de intervenção, nos termos estabelecidos na
legislação federal pertinente.” (§ 2“, Art. 15) E “O Executivo Municipal tern um prazo
de cento e oitenta dias para promover a delimitação topográfica das Macrozonas
Urbanas e enviar projeto de lei á Câmara Municipal (...) (Art. 42) ...
De acordo com o Plano Diretor, incisos III e VI, Art.16: “As Zonas Especiais de
Interesse Social terão planos urbanísticos e de regularização fundiaria específicos,
observando-se para sua execução as seguintes direWzes.

● destinar os investimentos públicos ao atendimento das necessidades locais,
notadamente às de habitação, equipamentos urbanos e comunitários, sistema viario
e meio ambiente; .

● implementar a instalação de equipamentos urbanos e cornunitarios,
consentâneos com a necessidade e características socioeconomicas e culturais dos
moradores das ZEIS;”

Segundo a Lei 133/06 -
lotes deverão atender ao seguinte: r, .u

Zonas Habitacional, Comercial, Mistas e de Influencia da Rodovia serão

Parcelamento Uso e Ocupação do Solo, Art. 28. Os diversos

Para as

exigidos:
● frente mínima 12,00m (doze metros)
● área mínima de 360,OOm^ (trezentos e sessenta metros quadrados)

Para a Zona Industrial serão exigidos:
● frente mínima 15,00m (quinze metros)
● área mínima de 600,00m^ (seiscentos metros quadrados)

Para as ZEIS serão exigidos:
● frente mínima 10,00 m (dez metros)
● área mínima de 200,00 m^ (duzentos metros quadrados).

O percentual que corresponde ás áreas que possibilitam a produção de moradia
popular é de aproximadamente 60% do território de acordo com as características e
parâmetros de uso e ocupação do solo para o município de Buriticupu.
Instrumentos de Política Fundiária . , r- - i
Para implementar a Política de Desenvolvimento Sustentável e Expansao Urbana
foram definidos os seguintes instrumentos no Plano Diretor Municipal: (Art.11)

* planos, programas e projetos setoriais;
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● instituição de zonas especiais de interesse social;
● estudos de impacto de vizinhança;

● estudos de impacto ambiental;
● sistema de planejamento municipal.

Como se aplica: “Art. 14. Ficam criadas Zonas Especiais de Interesse Social para a
produção e melhoria de habitação de interesse social, promover a regularização
jurídica da área, a implantação de infraestrutura básica e equipamentos comunitários
e a regularização dos terrenos públicos e privados ocupados por habitações
subnormais, por populações de baixa renda"
§1° As Zonas Especiais de Interesse Social destinam-se a transferências das sub-
habitações localizadas nas áreas de encostas próximas as erosões e melhoria
daquelas localizadas nas próprias áreas de intervenção.” (Art. 15)
Onde se aplica: abrange os bairros Vila Primo, Vila Cajueiro/Professores e Vila Isaias
(ZEIS 1), Vila Caeminha e Bairro do Açude (ZEIS 2) e Vila Santos Dumont, Terra Bela
e Bairro do Matadouro (ZEIS 3). “O Executivo Municipal, mediante Decreto, deverá
demarcar as áreas a serem integrantes das Zonas Especiais de Interesse Social{...)”
(§ 2°, Art. 15)

1.6 Perfil industriai

A parcela do PIB do município de Buriticupu referente à produção industrial é em
valores atualizados R$ 23.107.000,00, representando 8,2 % do PIB total.
Sobremaneira, esta indústria está intrinsecamente ligada ao extrativismo vegetal,
sendo composta por carvoarias para a indústria siderúrgica situada no entorno,
serrarias e a fábricas de móveis. Ver quadro seguinte.

Quadro 4 - Extração Vegetal e Silvicultura 201C
Unidade QuantidadeDescritivo

Madeiras - carvão vegetal - quantidade produzida 17.034ton

R$xl000Madeiras - carvão vegetai - vaior da produção 12.776

Madeiras - ienha - quantidade produzida 1.848

R$xl000Madeiras- ienha-vaior da produção 52

Madeiras - madeira em tora - quantidade produzida 989

R$xl000Madeiras - madeira em tora - valor da produção 198

Fonte: IBGE

Cabe a ressalva que o PIB do município de Buriticupu (R$ 283.403.000,00) tem seu
grande lastro no setor de serviços, com valor a preço corrente de R$ 144.368.000,00,
representando 50,9 %; seguidamente o setor primário (agropecuária) responde com
valor a preço corrente de R$ 108.585.000,00, com 38,3 %; a indústria, representando
8,2 % do PIB e arrecadação de impostos com valores atuais de R$ 7.343.000,00,
pesando com 2,6 % no Produto Interno Bruto.
Os quadros seguintes, disponibilizados no site do IBGE, estão apresentadas
quantificações referentes à produção do Município.

Quadro 4 - Pecuária 2010
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Unidade QuantidadeDescritivo

cabeçasBovinos - efetivo dos rebanhos 90.424;

cabeçasEqüinos - efetivo dos rebanhos 1.390;

cabeçasBubalinos - efetivo dos rebanhos 206

cabeças 1.132Asininos - efetivo dos rebanhos

Muares - efetivo dos rebanhos cabeças 1.015

cabeçasSuínos - efetivo dos rebanhos 4.752

cabeçasCaprinos - efetivo dos rebanhos 1.486

cabeças 1.348;Ovinos - efetivo dos rebanhos

Galos, frangas, frangos e pintos - efetivo dos rebanhos cabeças 28.103

Galinhas - efetivo dos rebanhos cabeças 12.897:

cabeçasCodornas - efetivo dos rebanhos

cabeçasCoelhos - efetivo dos rebanhos

cabeçasVacas ordenhadas - quantidade 16.284

Ovinos tosquiados - quantidade cabeças

Leite de vaca - produção - quantidade LxlOOO 10.259

Mil dúziasOvos de galinha - produção - quantidade 39

Fonte: IBGE

Quadro 5 - Lavoura 2010

Unidade QuantidadeDescritivo

Banana (cacho) - Quantidade produzida 242ton

R$ X1000Banana (cacho) - Valor da produção 266;

Banana (cacho) - Área plantada 22’ha

Banana (cacho) - Área colhida ha 22i

kg/haBanana (cacho) - Rendimento médio 11.000

Castanha de caju - Quantidade produzida 200ton

R$ X1000Castanha de caju - Valor da produção 210

Castanha de caju - Área plantada ha 500.

Castanha de caju - Área colhida ha 500,

kg/haCastanha de caju - Rendimento médio 400!

Mil frutosCoco-da-baía - Quantidade produzida 38;

R$xl000Coco-da-baía - Valor da produção 19

Coco-da-baía - Área plantada ha 15;

Coco-da-baía - Área colhida ha 15

frutos por hectareCoco-da-baía - Rendimento médio 2.533

20iLaranja - Quantidade produzida ton

R$ X1000Laranja - Valor da produção 18í

Laranja - Área plantada ha 4:

Laranja-Área colhida

Laranja - Rendimento médio

ha 4

kg/ha 5.000

Fonte: IBGE
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Quadro 6 - Lavoura Temporária 2010

Unidade QuantidadeDescritivo

Arroz (em casca) - Quantidade produzida

Arroz (em casca) - Valor da produção

6.300ton

R$ X1000 3.855

Arroz (em casca) - Área plantada ha 6.300'

Arroz (em casca) - Área colhida ha 6.300;

kg/haArroz (em casca) - Rendimento médio 1.000;

Cana-de-açúcar - Quantidade produzida 400;ton

R$ X1000Cana-de-açúcar - Valor da produção 40

Cana-de-açúcar - Área plantada ha 20

Cana-de-açúcar- Área colhida ha 20

kg/haCana-de-açúcar- Rendimento médio

Feijão (em grão) - Quantidade produzida

20.000

519:ton

R$ X1000Feijão (em grão) - Valor da produção 882

Feijão (em grão) - Área plantada ha 1.2501

Feijão (em grão) - Área colhida ha 1.250:

Feijão (em grão) - Rendimento médio

Mandioca - Quantidade produzida

kg/ha 415,

17.360;ton

R$ X1000Mandioca - Valor da produção 4.947Í

Mandioca - Área plantada ha 2.170:

Mandioca - Área colhida ha 2.170

Mandioca - Rendimento médio kg/ha 8.000

Melancia - Quantidade produzida

Melancia-Valorda produção

81ton

R$xl00Q 40

Melancia - Área plantada ha 9:

Melancia -Área colhida ha 9'

Melancia - Rendimento médio kg/ha 9.000:

Milho (em grão) - Quantidade produzida

Milho (em grão) - Valor da produção

26.1001ton

R$ X1000 11.536'

Milho (em grão) - Área plantada ha 14.500

Milho (em grão) - Área colhida ha 14.500;

kg/haMilho (em grão) - Rendimento médio 1.800

Tomate - Quantidade produzida 615ton

R$ X1000Tomate - Valor da produção 922

Tomate - Área plantada ha 15

Tomate - Área colhida ha 15

kg/haTomate - Rendimento médio 41.000

Fonte: IBGE
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Quadro 7 - Produção Agrícola Municipal - Cereais. Leguminosas e Oleaginosas 2007

Unidade QuantidadeDescritivo

Arroz (em casca) - Quantidade produzida 12.150ton

R$xl000Arroz (em casca) - Valor da produção 6.099

Arroz (em casca) - Área plantada ha 9.720

Arroz (em casca) - Área colhida ha 9.720Í

Arroz (em casca) - Rendimento médio da produção kg/ha 1.250;

Feijão (em grão) - Quantidade produzida 285;ton

R$x 1000Feijão (em grão) - Valor da produção 434:

Feijão (em grão) - Área plantada ha 680

Feijão (em grão) - Área colhida ha 680

Feijão (em grão) - Rendimento médio da produção kg/ha 419:

Milho (em grão) - Quantidade produzida Tonelada 27.180

R$x1000Milho (em grão) - Valor da produção 12.720:

Milho (em grão) - Área plantada ha 15.100

Milho (em grão) - Área colhida ha 15.100

Milho (em grão) - Rendimento médio da produção kg/ha 1.800

Fonte; IBGE

Quadro 8 - Extração Vegetal e Silvicultura 201C
UnidadeDescrítívo Quantidade

Madeiras - carvão vegetal - quantidade produzida

Madeiras - carvão vegetai - valor da produção

17.034ton

R$xl000 12.776

Madeiras - lenha - quantidade produzida 1.848

R$ X 1000Madeiras - lenha - valor da produção 52;

Madeiras - madeira em tora - quantidade produzida 989

R$x 1000Madeiras - madeira em tora - valor da produção 198

Fonte: IBGE
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2.1 População de Projeto

A definição da população final de projeto será feita adotando-se um alcance de 30

anos e o projeto foi elaborado considerando-se como início de plano o ano de 2026 e

final de plano o ano de 2056.

Com a finalidade de desenvolver os estudos de crescimento populacional, com o

maior nível de segurança possível, foram estudados os resultados das taxas de

crescimento obtidos, através das equações matemáticas, bem como daqueles

encontrados através da taxa geométrica de crescimento anual - TGCA.

Esta análise ocorreu tomando como base os resultados das populações urbanas da

cidade de Buríticupu - MA obtidos nos dois últimos Censos, 2000 e 2010 e a Contagem

2007, visto a fundação da cidade datar de 10 de novembro de 1994.

Quadro 1 - Evolução Histórica do Crescimento Populacional

População

2000 (hab)

População

2007 (hab)

População

2010 (hab)
35.78926.017 31.210

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1950/2010

O cálculo utilizado para a estimativa populacional considerou-se o crescimento da

população rural apresentado no Quadro 1 e obtido pelo IBGE.

Para o cálculo da evolução populacional, foi estudada a taxa geométrica de

crescimento anual (TGCA), onde a taxa calculada para o município de Buriticupu entre

os anos de 2000-2007 foi de 2,63 % e de 2007-2010 foi de 4,67% a.a., com TGCA

médio de 3,24 %.

A seguir apresentamos o quadro resultante do estudo da projeção populacional de

início de plano, ano 2026, até o ano de alcance de projeto, ano 2056.

Quadro 2 - Projeção Populacional do Bairro Terra Bela
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ANO POPULAÇAO TOTAL

2026 21.844 21.844

22.5522027 22.552

2028 23.282 23.282

2029 24.037 24.037

24.8162030 24.816

25.6202031 25.620

26.4502032 26.450

27.3072033 27.307

28.1912034 28.191

29.1052035 29.105

30.048 30.0482036

2037 31.021 31.021

32.026 32.0262038

2039 33.064 33.064

2040 34.135 34.135

2041 35.241 35.241

36.3832042 36.383

37.5622043 37.562

38.77938.7792044

40.0352045 40.035

41.3332046 41.333

42.6722047 42.672

44.054 44.0542048

45.4822049 45.482

2050 46.955 46.955

2051 48.477 48.477

50.047 50.0472052

51.6692053 51.669

53.3432054 53.343

55.0712055 55.071

56.85556.8552056

Concepção do Sistema Proposto2.2

A elaborado deste proieto terá um sistema de alimentação POT captapiã

^bterrânea como fonte de suprimento Mra o abastecimento de áflua. através dê~4

tangfts tubulares com profundidade de 150.00m. denominados" P-01 e P-02. qjjj

laperarão 16 horas diária, asuipados com CMBs submersos. Que recalcarão o volumd

Máximo diário, por adutoras. Dara um único reservatório de concreto armado coiri

Ifelume de SQÕ.OOmi

2.3 Previsão de Consumo

Para a determinação da demanda de água, foram adotados os parâmetros seguintes:
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4,0 hab. / UnidadeTaxa de Ocupação

Residenciais

Consumo per capita	

Coeficiente para o dia de maior consumo..

Coeficiente para a hora de maior consumo

Como se trata de conjunto habitacional em área confinada é desconsiderado

para efeito deste projeto a projeção populacional.

150 L/hab.dia

Kl = 1,2

K2 = 1,5

Previsão de demanda

Demandas prováveisPer capita

(Uhab.dia)
Populaçao (hab)

Máx.diária Máx.horáriaMédia

(Udía)

8.528.316.387 10.233.979,65 15.350.969,48

(L/s)
15056.855

118,4598,71 177,67

(m^/h)
355,35 I 426,42 639,62

2.4 Captação

O suprimento de água para garantir a demanda do projeto será obtido a partir de

manancial subterrâneo, através do aproveitamento dos poços PTP-07, PTP-08, PTP-

09, PTP-13, PTP-15, PTP-16, PTP-17 que serão reequipados.

2.5 Recalque

As águas captadas serão recalcadas para o Reservatório Apoiado de 1.000 m3 a ser
implantado, por meio de conjuntos motobomba do tipo submersível, cujos dados são
apresentados a seguir:

. Poço PTP-7

- Cota do Terreno no Poço:	
- NA Máximo do RE 1.000 m^: 	

- Nível Estático do Poço:	
- Nível Dinâmico do Poço:	
- Desnível Geométrico:	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total:	
- Altura Manométhca Total:	

- Vazão de recalque:	
- Potência Da Bomba	

153,99 m

.170,25m

110,00 m

180,00 m

209,12 m

192,00 m

..12,31 m

221,43 m
..25 mVh

75 CV
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● Poço PTP-8

- Cota do Terreno no Poço:	
- NA Máximo do RE 1.000 m^: 	

- Nível Estático do Poço;	
- Nível Dinâmico do Poço:	
- Desnível Geométrico:	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total:	
- Altura Manométrica Total:	

- Vazão de recalque:	
- Potência Da Bomba	

144.01 m

.170,25m

..79,35 m

107,00 m

141,94 m

120,00 m

....9,90 m

151,84 m
.. 40 m^/h

..32,5 CV

. Poço PTP-9

- Cota do Terreno no Poço:	
- NA Máximo do RE 1.000 m^: 	

^ Nível Estático do Poço:	
- Nível Dinâmico do Poço:	
- Desnível Geométrico:	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total:	
- Altura Manométrica Total;	

- Vazão de recalque;	
- Potência Da Bomba	

141,20 m

,170,25m

..89,25 m

118,79 m

155,97 m

138,00 m

..13.58 m

169,55 m

.. 40 m^/h

40 CV

. PoçoPT-13

- Cota do Terreno no Poço:	
- NA Máximo do RE 1.000 m^: 	

- Nível Estático do Poço;	
- Nível Dinâmico do Poço:	
- Desnível Geométrico:	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total;	
- Altura Manométrica Total:	

- Vazão de recalque:	
- Potência Da Bomba	

146,94 m

.170,25m

110,00 m

180,00 m

199,76 m

192,00 m

....8,54 m

208,30 m
.. 50 m^/h

75 CV

. PoçoPT-15

- Cota do Terreno no Poço:	
- NA Máximo do RAP 1.000 m^: 	

- Nível Estático do Poço;	
- Nível Dinâmico do Poço:	
- Desnível Geométrico;	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total:	
- Altura Manométrica Total:	

- Vazão de recalque:	
- Potência Da Bomba	

164,79 m

.170,25m

123,50 m

173,80 m

182,81 m

190,00 m

....3,95 m

186,76 m
.. 30 m^/h

.32,5 CV
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● PoçoPTP-16

- Cota do Terreno no Poço;	
- NA Máximo do RAP 1.000 m^; 	

- Nível Estático do Poço:	
- Nível Dinâmico do Poço;	
- Desnível Geométrico:	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total;	
- Altura Manométrica Total:	

- Vazão de recalque:	
- Potência da Bomba:	

. PoçoPTP-17

- Cota do Terreno no Poço:	
- NA Máximo do RAP 1.000 m^: 	

- Nível Estático do Poço:	
- Nível Dinâmico do Poço:	
- Desnível Geométrico:	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total:	
- Altura Manométrica Total;	

- Vazão de recalque:	
- Potência Da Bomba	

.. 153,33 m

...170,25m

..110,00 m

..180,00 m

..189,84 m

..192,00 m

8,08 m

..197,92 m

44,92 m^/h
50 CV

128,21 m

.170,25m

110,00 m

180,00 m

231,29 m

192,00 m

..10,89 m

242,18 m
.. 40 m^/h

75 CV

2.6 Tratamento

O sistema disporá de tratamento de água consistindo em destnfecção através

de cloro, adotando pastilha de Hipocal em dosador com capacidade de 50 kg,

dimensionado para a vazão de 21,65 m^/h, durante 16 horas diárias e 1 ppm de cloro

livre, ocasionando a demanda de 2,65 pastilhas/dia ou 15,98 kg/dia para cada poço

(ver catálogo com desenho anexo do fabricante).

2.7 Macromedição

Será instalado 7 macro medidor, tipo Woitmann vertical 100 mm (4”),

transmissão magnética, relojoaria seca, sem opção de saída para telemetria, classe

metrológica B e fianges PN10, assentado dentro de caixa de alvenaria, nas adutoras

de PVC PBA cl15, DN 100, afastado do cavalete de modo a garantir o comprimento

mínimo de tranquilização (50=75,OOcm).

2.8 Adução
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O sistema de adução consiste em 07 sete adutoras em tubos de PVC PBAcl15-

DN100,00 que se interligam ao reservatório, através de dutos de FF TFL PN10 DN

100, dimensionados atendendo a NBR-5626/98 da ABNT, usadas a equação de

Darcy-Weisbach. A definição do material adotado teve por base o estudo das pressões

máximas e mínimas produzidas pelos transientes hidráulicos, apresentado no

memorial de cálculo.

Sistema de adução

MATERIALADUTORA EXTHCAO DIÂMETRO

PVC PBA CL-15POÇO PTP-Q7

POÇO PTP-Q8

POÇO PTP-09

POÇO PTP-13

POÇO FTP-IS

POÇO PTP-16

POÇO PTP-17

595,02 100

PVC PBA CL-15363,75 100

1.191,75

1.557,10

PVC PBA CL-15 100

PVC PBA CL-15 100

PVC PBA CL-15869,82 100

PVC PBA CL-15941,54

55,90

100

PVC PBA CL-15 100

5.574,88 I PVC PBA CL-15~TTOTAL GERAL

2.9 Reservação

O dimensionamento do reservatório, caracterizado hidraulicamente como de

montante, atendendo regulação da CAEMA, com tubulações em FoFo- Flange PNIO;

dotados de proteção contra descarga atmosférica -SPDA, sinalizador noturno,

sensores de nível para controle, escada de acesso externo ao reservatório e guarda-

corpo em aço, devidamente pintada, contendo patamar de repouso e para o acesso

interno, escada tubular em aço inox, com fixação através de parafusos.

O dimensionamento hidráulico econômico do sistema de reservação adota o

diagrama de massas e atende o disposto na norma NBR 12217/1994, sendo

elaborado de forma a encontrar a capacidade necessária ao equilíbrio entre as

variações horárias dos caudais aduzidos dos poços, admitidas suas interrupções,

inclusive as advindas dos horários de pico de demanda de energia elétrica, e os

caudais distribuídos, adotando suas variações ao longo do dia. Na avaliação do nível

mínimo de reservação, é computada a análise hidráulica para impedir a formação de

vórtice e a consequente admissão de ar para as tubulações de distribuição.

Para efeito do dimensionamento são computados 16 horas diárias de

bombeamento por poço, sendo incluída a parada obrigatória das 18 às 21 h visando

a eficiência energética do sistema de bombeamento e o uso racionai de energia;
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o sistema disporá de uma unidade central de reservação elevada em concreto

armado, que recebe água proveniente dos poços, com capacidade total de

armazenamento de 1.000,00 m^, assentado na cota 170,25,00 m com torres de 12,00

m, com dimensões internas do cilindro de diâmetro de 11,30 m e altura útil de 10,30

m. O reservatório será munido de tubulações de distribuição (FoFo DN300), de

extravasão (FoFo DN300), descarga de fundo (FoFo DN300) e ventilação (FoFo

DN100) e das chegadas das adutoras dos poços (FoFo DN100).

2.10 Rede de Distribuição

A rede de distribuição foi dimensionada para atender a demanda de 2056,

identificando as necessidades de construção/ampliação.

A rede de distribuição foi dimensionada pelo método das áreas de influência, que

pressupõe o cálculo de uma rede tronco e a verificação expedita da rede secundária

com diâmetro mínimo. A descrição apresentada a seguir mostra em detalhes o método

utilizado.

Através de um estudo criterioso da área de projeto, definem-se uma rede principal e

os nós de cálculo. Nestes nós são previstas as saídas de água para atendimento da

demanda em cada área de influência.

Como premissa, as áreas de influência serão alimentadas através de rede com

diâmetro mínimo, no caso igual a 50 mm, veiculando uma vazão em média de 1,0 l/s,

cuja perda de carga unitária não excederá a 8 m/km. Deve ser salientado que

normalmente existem, em cada área de influência, mais de um ponto de alimentação

no diâmetro de 50 mm, reduzindo ainda mais a perda de carga unitária.

A rede de cálculo ou rede tronco, por sua vez, além de veicular as vazões com perda

de carga de no máximo 8 m/km, deverá garantir em qualquer local, inclusive nos mais

críticos, as pressões mínimas desejáveis.

Assim, após o cálculo da rede tronco, verifica-se, partindo de qualquer nó. se nos

locais mais críticos, quer seja em termos de cotas do terreno (altas ou baixas), quer
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seja em termos de distância, as pressões disponíveis estão dentro dos limites

aceitáveis e estabelecidos quando do lançamento da rede tronco e da definição dos

respectivos diâmetros.

Tendo em vista as condições topográficas de Buriticupu e as características do

reservatório elevado existente, que acarretariam pressões estáticas muito acima das

recomendáveis (mais de 80 mea), a cidade foi dividida em duas zonas de pressão:

Zona Baixa e Zona Alta. O abastecimento da zona baixa será feito através do

reservatório apoiado a ser implantado enquanto a zona alta será alimentada pelo

reservatório elevado existente.

De acordo com o dimensionamento elaborado, será necessária a implantação

das seguintes extensões de rede por diâmetro;

QUArniPAj UNIDADE
29.228,70

DISCRIMINAÇÃO DA TUBULAÇAO

PVC Tigre PBA classe 12 - DN50

PVC Tigre Vinílfer DEFoFo - DN150

PVC Tigre Vinilfer DEFoFo - DN200

PVC Tigre PBA classe 12 - DN75

PVC Tigre Vinilfer DEFoFo - DN250

PVC Tigre PBA classe 12 - DNIQO

PVC Tigre Vinilfer DEFoFo JEI - DN300

m

1.993,10 m

1.310,00 m

2.853,10 m

577,30 m

2.498,10 m

19,50 m

Quadro de Tubulação

2.11 Ligação Predial

Considerando que se propõe o atendimento de 100% da população em início

de plano, estima-se em 5.471 unidades o número de ligações prediais para

implantação imediata. Este valor foi encontrado conforme se segue:

1.270 hab.- População atendida em 2026 (23%)	

- População atendida em 2056 (100%)	

- Incremento de População:	

- Relação hab / domicílio (segundo IBGE)

- N° de ligações	

4.191 hab.

8.752 hab.

4,0 hab./dom

5.461 und
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Os ramais prediais serão executados em tubos e conexões de PVC rígidos,

Classe 15, diâmetro de "ou que se interligarão à rede de distribuição por meio

de colar de tomada em PVC, atendendo individualmente cada lote.

Para medição do consumo intradomiciliar e ainda como medida para diminuir

as perdas e desperdícios de água no sistema, foi fixado um índice de hidrometração

de 23 %. Assim, deverão ser implantados 1.270 unidades, sendo 4.1910 as ligações

novas serão hidrometradas em 2® etapa.

Estes hidrômetros serão do tipo multijato, magnético, capacidade de 3,00

m%, classe metrológica B, diâmetro nominal de “ou devidamente abrigados em

caixas de fibra de vidro instaladas no muro frontal do imóvel, de acordo com o padrão

adotado peta CAEMA.
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3. Memorial De Cálculo

3.1 Parâmetros Adotados

Taxa de Ocupação	

Consumo per capita	

Coeficiente para o dia de maior consumo ..

Coeficiente para a hora de maior consumo

4,0 hab./ Unidade Residenciais

150 L / hab. X dia

K1 = 1,2

K2= 1,5

3.2 Estudos populacionais

As populações que subsidiam o estudo de projeções foram obtidas nos censos do

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) dos anos de 1991, 2000 e 2010,

assentadas na área urbana do Município de Buriticupu

(https://www.sidra.ibge.gob.br/tabela/2022).

MA

Quadro 3 - Tabela 202 (IBGE): População residente, por sexo e situação

do domicílio

População

2000 (hab)

População

2007 (hab)

População

2010 (hab)
26.017 31.210 35.789

Fonte: IBGE.

Bairro Terra Bela:

Número atual de residências beneficiadas

Ano de implantação do sistema

Fim de operação do sistema

Período de alcance do projeto

5.461,00 casas;

2026;

2056;

30 anos.

Taxa de crescimento geométrico:

População Urbana de Buriticupu (Fonte: IBGE, População Residente - SIDRA):

População ano 2000: 39.498 habitantes;

População ano 2010: 54.930 habitantes.

P finait

-1'■g=
inicial
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Sendo:

fgtaxa de crescimento geométrico:

Pinicial — população no início do período;

Pfinai - população no fim do período,

t - Tempo transcorrido entre as duas datas de referência do censo.

/
39.49810

-1=0.0526= 3.24% a. afg= 54.930

/

Fórmula para o cálculo da população de fim de plano;

P “Pinicial(^'*'l*g)
Onde:

P* - população em um momento t.

Quadro 4 - Projeção populacional do Bairro Terra Bela para os anos de

início de plano, meio e fim de plano
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2026 21.844 21.844

2027 22.552 22.552

23.2822028 23.282

2029 24.037 24.037

24.8162030 24.816

25.6202031 25.620

26.4502032 26.450

27.3072033 27.307

2034 28.191 28.191

2035 29.105 29.105

30.0482036 30.048

31.0212037 31.021

32.0262038 32.026

33.0642039 33.064

34.1352040 34.135

35.241 35.2412041

2042 36.383 36.383

37.5622043 37.562

38.7792044 38.779

40.0352045 40.035

41.3332046 41.333

42.67242.6722047

44.0542048 44.054

45.4822049 45.482

46.9552050 46.955

48.477 48.4772051

50.0472052 50.047

51.6692053 51.669

53.34353.3432054

55.0712055 55.071

2056 56.855 56.855

3.3 Cálculo das vazões

Vazão Média Diária

Pxq
Qmédia =

86.400 (1)

Vazão Máxima Diária

Qmáx.diárà = Qmédiaxk| (2)

Vazão Máxima Horária

Qmáx.horár ia = Qmédiaxk ^xk 2 (3)
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Previsão da demanda diária e vazões requeridas

Demandas prováveisPer capita

(Uhab.dia)
População (hab)

Média Máx. diária Máx.horária

(L/dia)

8.528.316,38 10.233.979,66 15.350.969,48

(L/s)
56.855 150

98.71 118,45 177,67

(m^/h)
355.35 426,42 639,62

3.4 Recalque

Os equipamentos de recalque serão CMB(s) submersos trifásicos, 2 polos

alimentados com energia elétrica da concessionária 380V/60Hz.

O dimensionamento atende a NBR 12.214 (ABNT).

Vazão de recalque

Qmáx.diária “■ 426,42 m^/h

Período de bombeamento = 16 h/dia

426,41x24
Q =639,62 m^/h= 177,67L/srec

16

Considerando os resultados das últimas avaliações hidrogeologias realizadas na
cidade de Buriticupu, os poços com vazões mais representativas produzem
30,00m^/h. sendo assim haverá a necessidade da construção de 6 poços tubulares
profundos, os quais, funcionando conjuntamente e continuamente durante 16 horas
por dia, produzirão 639,36m3/h necessários para o abastecimento adequado e
satisfatório.

Dados básicos dos CMB submerso existentes.
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PotêndaColoc. PressãoVazão
Poço

(mea)

221,43

Cm3/h)

25,00

40,00

40,00

ÍOll íçvl
PTP-07E 192 75

PTP-08E 120 151.84 32,5L

PTP-09E 138 169,55 40

208,3

186,76

197,92

PTP-13E 50,00

30,00

44,92

40,00

40,00

192 75

PTP-15E 190 32,5

PTP-16E 192 50

242,18PTP-17E 192 75

PTP-07P 190 190 60

40,00 225,5PTP-08P 160 60

228,25

229,5

PTP-09P 40,00

40,00

160 60

PTP-13P 160 60

40,00

40,00

40,00

40,00

160 235 60PTP-15P

245PTP-16P 160 60

160 255 60PTP-17P

190 60PTP-18P 160

PTP-18P 40,00 160 180 60

Apresentamos a seguir o dimensionamento das adutoras, cavaletes, edutores e

equipamentos de recalque dos poços P01, P02, P03, P04.

3.4.1 Poço P-01;

■ Adutoras:

O pré-dimensionamento econômico da adutora foi feito com auxílio da equação

de Bresse, considerando a vazão de bombeamento e o coeficiente de Bresse (k):

D{m) = kVQ(m%)

Sendo:

D - Diâmetro (m)

k - coeficiente de Bresse (para sucção de bombas varia de 0,8 a 1,6)

Q - Vazão de bombeamento (0,006014 m^/s)

=1,00x70,006014D (m)

Decálc. = 0,077552548

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

Verificação da velocidade:

m = 77,6 mm



TI

J^ByRmcüPü Pro
..:^024fis

Rub.

4Q
V =

;tD^

Adutora enterrada (PVC PBA-CL15 DN100);

Diâmetro externo =110 mm

Espessura do tubo = 5 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
V= =0,77 m/s

TTX(0,100)2

Adutora subida reservatório (Ferro Fundido DN150 PN10):

Diâmetro externo = 100 mm

Espessura do tubo = 5,0 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
V= -=0,7 m/s

TTX(O.IOO)

■ Edutor e Cavalete:

A determinação do diâmetro mínimo do edutor e cavalete é feita pela

expressão:

D(mm) = 639,5VQ(m%)

=639,570,006014D
(mm)

Dmin = 87,57 ~ 88 mm

Dadot =100 mm

Verificação da velocidade:

4Q
V =

;rD'

Diâmetro externo do tubo = 110,00 mm;

Espessura da parede do tubo = 5,00 mm;

Diâmetro interno do tubo = 100,00 mm.

4x0.006014
=0,77 m/sV=

TTX(0,100)2

Os conjuntos elevatórios têm edutores e cavaletes de aço galvanizado de 4”

(DN100) Norma NBR 5580, Classe M, com extremidades com roscas cônicas,

atendendo a NBR 6610, NBR 6946 e DIN 2986.
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■ Cálculo das perdas de carga:

As perdas de carga são calculadas pela formulação de Darcy-Weisbach, sendo

0 valor de f calculado pela equação de Swamee (1993). Os valores de ‘e’ adotados

são 0,00015 m para FG {edutor e cavalete), 0,00001 m para o PVC da adutora e

0,00015 m para a tubulação de FF da subida para o reservatório.

o Perda de Carga Localizada (hi):

Para obtenção da perda de carga localizada faremos uso da seguinte

formulação.

v'
hf = k

2g

Onde:

■ V = velocidade (m/s);

■ g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

■ k = coeficiente de perda de carga;

■ hf = perda de carga localizada (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hfi):

CAVALETE

DiâmetroValor de Vazão

(m3/s)

Velocída

de (m/s)
hfiVV2gConexões Quant.

(mm)K

0,030 0,010,3 100 0,006014 0,77Ampliação gradual

Curva

1
L

0,030 0,010,4 100 0,006014 0,771

0,030 0,010,2 100 0,006014 0,772Curva 45°

0.030 0,040,6 100 0,006014 0,772Registro de gaveta

Tê passagem direta

Válvula de retenção

L

0,020,6 0,006014 0,77 0,0301001

0,150,006014 0,0302,5 100 0,772

0,24TOTAL

● Na Adutora enterrada (PVC DN 150) (hf2):

ADUTORA ENTERRADA

Diâmetro

(mm)

Valor de Vebeida

de (m/ s)

Vazão

(m3/s)
VV2g hf2Conexões Quant. K

0.04M 100 0,006014 0,77 0.0303Curva 90° L t

0,030 0,02100 0,006014 0,77Curva 45° 3

0,01100 0,006014 0,77 0,030Registro de gaveta

Tê passagem direta

1

0,030 0.020,6 100 0,006014 0,771
L 4

0,08TOTAL
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● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 150) (hfs):

ADilfORA SUBIDA

Diâmetro

(mm)

Valor de Velockia

de (m/s)

Vazão
hf3Conexões Quant. VV2g

K (m3/s)

Ampliação gradual
Curva 90®

0 106 0,01111

0.006014

1.26 0,081
L L

M 0,093 80 1.20 0,073
L L L L

Registro de gaveta

Saída de canalização

80 0.006014 0,073 0,011 1,20L

0,071 80 0,006014 1.20 0,0731
L L

0,18TOTAL

hi = hfi + hÍ2 + hÍ3

hi = 0,24 + 0,08+ 0,18 = 0,50 m

o Perda de Carga Contínua (h2):

Para obtenção da perda de carga contínua utilizaremos a Fórmula Universal de

Darcy-Weisbach expressa abaixo.

fxLxV"

2xDxg

Ainda, como auxílio, utilizaremos, também o número de Reynolds e o

parâmetro de rugosidade e para obtenção do fator de atrito da Fórmula Universal,

expressos a seguir.

hf =

0,125
n-16‘8

5,74^ r2500f644Q e

+ 9,5 In, £ e f = ■Re =

W^7T(f> 3,7D Re ReRe J V

Onde:

Q = vazão de bombeamento (m^/s);

0 = diâmetro (m)

Re = Número de Reynolds

£ = rugosidade absoluta (m);

f = coeficiente de atrito;

V = velocidade (m/s);

L = extensão da tubulação (m);

g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

hf = perda de carga contínua (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hf4):

ly
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CAVALETE E EDUFOR

Descrição Q(m^/s)L(m) D (mm) V(m/s) f hf4Ree

TUBO FoFo 0,006014 100 0.02269444 0,045,47 0.77 0.00015 76573
L L L L

0,006014TUBO PVC PBA-CL15 100 0.77 0.00015 76573 0,02269444 0,011.5
L L L L

TOTAL 0,05

Obs: a profundidade de colocação da bomba será de 150,00 meo

comprimento de tubos no cavalete será de 2,50 m, portanto o comprimento do

conjunto edutor mais cavalete será de 152,50 m.

● Na Adutora enterrada (PVC DN 100) (hfs):

ADUTORA ENTERRADA

Descrição L(m) Q(itf/s) D (mm) |V (m/s) f hfsRe£

TUBO PVC PBA-CL15 13,50 I 0,006014 1,36 0.015349595 0,2675 0.00001 102097
L L

0,26TOTAL

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 150) (hfe);

ADUTORA SUBIDA

Descrição L(m) Q(itf/s) D (mm) V (m/s) hfefRee

TUBO FoFo 21.61 0.006014 100 0.77 0,000151 76573 0,02269444 | 0,15
TOTAL

L L L

0,15

h2 = hÍ4 + hÍ5 + hÍ6

hi = 0,05+ 0,26+ 0,15 = 0,46 m

Perda de Carga Total (hf);o

hf = hi + h2

hf =0,50 + 0,46 = 0,96 m

■ Cálculo da altura manométrica:

Desnível Geométrico (DG):o

Dados;

Obs.: foram estimados os valores de nível estático e dinâmico, valores necessários

para o dimensionamento do equipamento de recalque. Salientamos que seja

realizado um novo dimensionamento quando os valores reais forem

disponibilizados.

Nível estático = 17 m;

Profundidade do nível dinâmico (ND) = 90,00 m;
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Cota do terreno na boca do poço (CP) = 9,00 m;

Cota de chegada no reservatório (CR) = 30,10 m.

Desnível geométrico = CR + ND - CP

Desnível geométrico (DG)= 30,10 + 90,00 - 9,00 = 111,10 m.

o

o

Altura manométrica total (AMT):o

AMT = DG + hf

AMT= 111,10 + 0,96 = 112,06 mea.

■ Potência estimada da bomba:

A Potência é dada pela expressão;

Y (kg/m^) ●^(m^/s)^mt
P,

(cv)
75n

Onde;

● P - potência (cv)

■ y- (lOOOkg/m^) é o peso específico da água.

■ Q - vazão de bombeamento (m^/s)

■ Hmt - Altura manométrica (mea)

■ rt - rendimento adotado.

Dados;

Vazão de recalque = 0,006014 m®/s

^ AMT= 112,06 mea

Rendimento adotado = 75%

Potência requerida;

1000x0,00614x112,06
P(CV)- 75x0,75

P(cv)=13.73 cv

Potência com folga = 12,23 x 1,30 = 15,90 cv

Adotado potência da bomba de 20,00 cv.
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3.4.2 Poço P-02;

■ Adutoras:

O pré-dimensionamento econômico da adutora foi feito com auxílio da equação

de Bresse, considerando a vazão de bombeamento e o coeficiente de Bresse (k):

D(m) = kVQ(m%)

Sendo:

D - Diâmetro (m)

k - coeficiente de Bresse (para sucção de bombas varia de 0,8 a 1,6)

Q - Vazão de bombeamento (0,006014 m®/s)

=1,00x^0,006014D
(m)

De cálc. = 0,077552548 m = 77,6 mm

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

Verificação da velocidade:

4Q
V =

;tD^

Adutora enterrada (PVC PBA-CL15 DN100):

Diâmetro externo =110 mm

Espessura do tubo = 5 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
V= -=0,77 m/s

TTX(0,100)

Adutora subida reservatório (Ferro Fundido DN100 PN10);

Diâmetro externo = 100 mm

Espessura do tubo = 5,0 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
V= -=0,7 m/s

TTX(O.IOO)

■ Edutor e Cavalete:
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A determinação do diâmetro mínimo do edutor e cavalete é feita pela

expressão:

D(mm) = 639,5-y/Q(m®/s)

=639,5^0,006014D
(mm)

Dmin = 87,57 * 88 mm

Dadot 100 mm

Verificação da velocidade:

4Q
V =

;rD^

Diâmetro externo do tubo = 110,00 mm;

Espessura da parede do tubo = 5,00 mm;

Diâmetro interno do tubo = 100,00 mm.

4x0,006014
=0,77 m/sV=

TTX(0,100)2

Os conjuntos elevatórios têm edutores e cavaletes de aço galvanizado de 4’

(DN100) Norma NBR 5580, Classe M, com extremidades com roscas cônicas

atendendo a NBR 6610, NBR 6946 e DIN 2986.

■ Cálculo das perdas de carga:

As perdas de carga são calculadas pela formulação de Darcy-Weisbach, sendo

0 valor de f calculado pela equação de Swamee (1993). Os valores de ‘e’ adotados

são 0,00015 m para FG (edutor e cavalete), 0,00001 m para o PVC da adutora e

0,00015 m para a tubulação de FF da subida para o reservatório.

Perda de Carga Localizada (hi):o

Para obtenção da perda de carga localizada faremos uso da seguinte

formulação,

v^
hf = k—

2g

Onde:

■ V = velocidade (m/s);
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g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

k = coeficiente de perda de carga;

hf = perda de carga localizada (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hfi):

CAVALETE

DiâmetroVak>r de Vazão

(m3/s)

Velocida

de (m/s)
Conexões Quant. VV2g hfi

K (mm)

0,3Ampliaçãogradual 100 0,006014 0,77 0,030 0,011
L

Curva 90° M 100 0,006014 0,011 0,77 0.030
L

Curva 45° 0,2 0,012 100 0,006014 0,77 0,030

0.6Registro de gaveta 2 100 0.006014 0,77 0,030 0,04L L

Tê passagem direta

Válvula de retenção

0,6 100 0,021 0,006014 0,77 0,030

lA 100 0.152 0,006014 0,77 0,030

TOTAL

L

0,24

● Na Adutora enterrada (PVC DN 100) (hf2);

ADOrORA ENTERRADA

Diâmetro

(mm)

Valor de Velocida

de (m/s)

Vazão

(m^/s)
Conexões <2uant. W2g hf2

K

M 100 0,006014

0.006014

0.030 0,04Curva 90° 3 0.77L L

0.02Curva 45® 3 100 0.77 0,030
L L L L

100 0,006014 0.77 0,030 0,01Registro de gaveta

Tê passagem direta

1
L L L

0,6 100 0.006014 0.030 0,020.771
L L L

TOTAL 0,08
L

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 100) (hfs):

ADUTORA SUBIDA

Diâmetro

(mm)

Valor de Velocida

de (m/s)

Vazão

(m3/s)
hf3Conexões W2gQuant. K

0,081106 0,01111 1,26Ampliação gradual

Curva 90®

0

0,09M 80 0,006014 1,20 0,0733

0,010,006014 1,20 0,073Registro de gaveta

Saída de canalização

801

0,071,20 0,0731 80 0.0060141
L

0,18TOTAL

hi = hfi + hf2 + hÍ3

hi = 0,24 + 0,08 + 0,18 = 0,50 m

Perda de Carga Contínua (h2):o

Para obtenção da perda de carga contínua utilizaremos a Fórmula Universal de

Darcy-Weisbach expressa abaixo.
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Ainda, como auxílio, utilizaremos, também o número de Reynolds e o

parâmetro de rugosidade e para obtenção do fator de atrito da Fórmula Universal,

expressos a segutr.

0,125
-1-16

5,74^ 1^2500644Q £
£ e f = + 9,5 InRe =

iReJ 3,7D Re Rey V

Onde:

Q = vazão de bombeamento (mVs);

0 = diâmetro (m)

Re = Número de Reynolds

£ = rugosidade absoluta (m);

f = coeficiente de atrito;

V = velocidade (m/s);

L = extensão da tubulação (m);

g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

hf = perda de carga contínua (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hf4):

CAVALETC E EDOTOR

Descrição Q(m3/s) D (mm) f hf4L(m) V(m/s) Re£

0,006014 0,02269444 0,04TUBO FoFo 100 0,77 0.00015 765735.47
L L L

0,006014 0.02269444 0.01TUBO PVC PBA-CL15 100 0.77 0.00015 76573hl L LL L

TOTAL 0,05L

Obs.: a profundidade de colocação da bomba será de 150,00 meo

comprimento de tubos no cavalete será de 2,50 m, portanto o comprimento do

conjunto edutor mais cavalete será de 152,50 m.

● Na Adutora enterrada (PVC DN 150) (hfs):

ADÜFORA ENTERRADA

Descrição !■ (m) Q (rtf/s) | D (mm) V (m/s) Re f hfs£

TUBO PVC PBA-CL15 1355,911 0,006014 75 1.36 0,000011102097 0,015349595 | 6,87
TOTAL

L

6,87

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 150) (hfe):
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ADUTORA SUBIDA

hfeL(m) Q(nP/s) D(mii) V (m/s) fDescrição Ree

0,02269444 0,1521,61 0,006014 100 0,77 0,000151 76573TUBO FoFo

TOTAL 0,15

hi2 = hÍ4 + hfs + hfe

hi = 0,05 + 6,87+ 0,15 = 7,07 m

o Perda de Carga Total (hf):

hf = hi + h2

hf = 0,50 + 7,07 = 7,57 m

■ Cálculo da altura manométrica:

Desnível Geométrico (DG):o

Dados:

Obs.: foram estimados os valores de nível estático e dinâmico, valores necessários

para o dimensionamento do equipamento de recalque. Salientamos que seja

realizado um novo dimensionamento quando os valores reais forem

disponibilizados.

Nível estático = 17 m;

Profundidade do nível dinâmico (ND) = 90,00 m;

Cota do terreno na boca do poço (CP) = 4,32 m;

Cota de chegada no reservatório (CR) = 30,10 m.

o Desnível geométrico = CR + ND - CP

o Desnível geométrico (DG)= 30,10 + 90,00 - 4,32 = 115,78 m.

o Altura manométrica total (AMT):

AMT = DG + hf

AMT= 115,78 + 7,57= 123,75 mea.

■ Potência estimada da bomba:

A Potência é dada pela expressão;
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■Q(m='/s)^mtp _ V(kg/m=»)
Mcv) -

75n

Onde:

■ P - potência (cv)

■ Y- (1 OOOkg/m®) é o peso específico da água.

■ Q - vazão de bombeamento (m^/s)

■ Hmt - Altura manométrica (mea)

■ n - rendimento adotado.

Dados:

■/ Vazão de recalque = 0,006014 m^/s

^ AMT= 125,75 mea

Rendimento adotado = 75%

Potência requerida:

1000x0,00614x125.75
P(CV)- 75x0,75

P(cv)-13,73 cv

Potência com folga = 13,73 x 1,30 = 17,84 cv

Adotado potência da bomba de 20,00 cv.

3.4.3 Poço P-03:

■ Adutoras:

O pré-dimensionamento econômico da adutora foi feito com auxílio da equação

de Bresse. considerando a vazão de bombeamento e o coeficiente de Bresse (k):

D(m) = k-jQ(m®/s)

Sendo:

D - Diâmetro (m)

k - coeficiente de Bresse (para sucção de bombas varia de 0,8 a 1,6)

Q - Vazão de bombeamento (0,006014 m®/s)
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=1,OOxVO,006014D
(m)

De Cálc. = 0,077552548

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA ci15)

Verificação da velocidade:

m = 77,6 mm

4Q
V =

;tD2

Adutora enterrada (PVC PBA-CL15 DN100);

Diâmetro externo =110 mm

Espessura do tubo = 5 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
V= -=0,77 m/s

TTX(0,100)

Adutora subida reservatório (Ferro Fundido DN150 PN10):

Diâmetro externo = 100 mm

Espessura do tubo = 5,0 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0.006014
-=0,7 m/sV=

nx(O.IOO)

■ Edutor e Cavalete:

A determinação do diâmetro mínimo do edutor e cavalete é feita pela

expressão:

D(mm) = 639,5VQ(m%)

=639,5^0,006014D(mm)

Dmin = 87,57 = 88 mm

Dadot = 100 mm

Verificação da velocidade:

4Q
V =

;rD^

Diâmetro externo do tubo = 110,00 mm;

Espessura da parede do tubo = 5,00 mm;
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Diâmetro interno do tubo = 100,00 mm.

4x0,006014
V= =0,77 m/s

TTX(0,100)2

Os conjuntos elevatórios têm edutores e cavaletes de aço galvanizado de 4’

(DN100) Norma NBR 5580, Classe M, com extremidades com roscas cônicas

atendendo a NBR 6610, NBR 6946 e DIN 2986.

■ Cálculo das perdas de carga:

As perdas de carga são calculadas pela formulação de Darcy-Weisbach, sendo

o valor de f calculado pela equação de Swamee (1993). Os valores de ‘e' adotados

são 0,00015 m para FG (edutor e cavalete), 0,00001 m para o PVC da adutora e

0,00015 m para a tubulação de FF da subida para o reservatório.

Perda de Carga Localizada (hi):o

Para obtenção da perda de carga localizada faremos uso da seguinte

formulação.

hf = k

2g

Onde:

■ V = velocidade (m/s);

■ g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

■ k = coeficiente de perda de carga;

■ hf = perda de carga localizada (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hfi):

CAVALETE

Diâmetro

(mm)

Valor de Vazão

(m3/s)

Velocida

de (m/s)
hfiVV2gConexões Quant. K

0,3 0,01Ampliação gradual

Curva 900

100 0.006014 0,77 0,0301
L L

0.010,4 100 0,006014 0,77 0,0301
L

0,2 0,006014 0,77 0,030 0,01Curva 45° 2 100

0,6 100 0,006014 0,77 0,030 0,04Registro de gaveta

Tê passagem direta

2

0,6 100 0,006014 0,77 0,030 0,021

Válvula de retenção 2,5 100 0,006014 0,77 0,030 0,152
L

0,24TOTAL
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● Na Adutora enterrada (PVC DN 100) (hÍ2):

ADUTORA ENTERRADA

Diâmetro

(mm)

Vebcícfa

de (m/s)

Valor de Vazão

(m3/s)
Conexões hf2Quant. VV2g

K

0.4 0,006014 0,030 0.04Curva 90® 3 100 0.77L LL L

M 0.02100 0,006014 0.77 0.030Curva 45® 3
L L LL

02 0.030 0,01Registro de gaveta

Tê passagem direta

100 0,006014 0.771
LL

0.6 0,02100 0.006014 0.77 0,0301
L L l

0.08TOTAL
i

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 100) (hfs):

ADUTX>RA SUBIDA

Diâmetro

(mm)

Valor de Vazão

(m3/s)

Velocida

de (m/s)
hf3Conexões Quant. W2gK

0.3 0,081

0,073

Ampliação gradual

Curva 90°

0 106 0,01111 1,26L L

OA 0,093 80 0,006014 1,20
L L

0,01Registro de gaveta

Saída de canalização

1 80 0,006014 1,20 0,073

1 80 0,006014 1,20 0.073 0,071
L L

TOTAL 0,18

hi = hfi + hÍ2+ hfs

hi = 0,24 + 0,08+ 0,18 = 0,50 m

o Perda de Carga Contínua (h2);

Para obtenção da perda de carga contínua utilizaremos a Fórmula Universal de

Darcy-Weisbach expressa abaixo.

fxLxV"
hf =

2xDxg

Ainda, como auxílio, utilizaremos, também o número de Reynolds e o

parâmetro de rugosidade e para obtenção do fator de atrito da Fórmula Universal,

expressos a seguir.

0,125
n-168

1^2500?64 5,744Q z
£ e f = * + 9,5 InRe = 1

3,7D ReRe Rej \

Onde:

■ Q = vazão de bombeamento (m^/s);

■ 0 = diâmetro (m)

■ Re = Número de Reynolds

■ z- rugosidade absoluta (m);
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f = coeficiente de atrito:

V = velocidade (m/s);

L = extensão da tubulação (m);

g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

hf = perda de carga contínua (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hf4):

CAVALETE E EEHHOR

Q(m3/s) f hf4L(m) D (mm) V (m/s)Descrição Ree

0,006014 100 0,77 0,00015 76573 0,02269444 0,04TUBO FoFo 5,47

0,006014 76573 0,02269444 0,01TUBO PVC PBA-CL15 100 0,77 0,00015
L L

0,05TOTAL
L

Obs.: a profundidade de colocação da bomba será de 150,00 meo

comprimento de tubos no cavalete será de 2,50 m, portanto o comprimento do

conjunto edutor mais cavalete será de 152,50 m.

● Na Adutora enterrada (PVC DN 100) (hfs):

ADUTX>RA ENTERRADA

L(m) Q(m3/s) D (mm) V (m/s)Descrição Re f hfse

TUBO PVC PBA-CL15 |440,88| 0,006014 0,015349595 8,5175 1,36 0,000011102097 LL

TOTAL 8,51

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 150) (hfe):

ADUTORA SUBIDA

Descrição L(m) Q(m3/s) D(nin) V (m/s) hfeRe f£

21,61 I 0,006014 0,02269444TUBO FoFo 100 0,77 0,00015 76573 0.15
L LL

TOTAL 0,15

h2 = hf4 + hfs + hfe

hi = 0,05 + 8,51+0,15 = 8,71 m

o Perda de Carga Total (hf):

hf = hi + h2

hf = 0,50 + 8,71 = 9,21 m

■ Cálculo da altura manométrica:

Desnível Geométrico (DG):o

Dados:
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Obs.: foram estimados os valores de nível estático e dinâmico, valores necessários

para o dimensionamento do equipamento de recalque. Salientamos que seja

realizado um novo dimensionamento quando os valores reais forem

disponibilizados.

Nível estático = 17 m;

Profundidade do nível dinâmico (ND) = 90,00 m;

Cota do terreno na boca do poço (CP) = 9,00 m;

Cota de chegada no reservatório (CR) = 30,10 m.

Desnível geométrico = CR + ND - CP

Desnível geométrico (DG)= 30,10 + 90,00 - 3,07 = 117,03 m.

o

o

Altura manométrica total (AMT):o

AMT = DG + hf

AMT= 117,03 + 9,21 = 126,24 mea.

■ Potência estimada da bomba:

A Potência é dada pela expressão;

Y (kg/m^)'^{m^/s)^mt
P

(cv)
75n

Onde;

● P - potência (cv)

“ Y- (1000kg/m^) é o peso específico da água.

■ Q - vazão de bombeamento (m^/s)

■ Hmt - Altura manométrica (mea)

■ r\ - rendimento adotado.

Dados;

^ Vazão de recalque = 0,006014 m^/s

^ AMT= 112,06 mea

Rendimento adotado = 75%

Potência requerida;
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1000x0.00614x126,24
P(cv)- 75x0,75

P(cv)=13,73 cv

Potência com folga = 13,73 x 1,30 = 15,96 cv

Adotado potência da bomba de 20,00 cv.

3.4.4 Poço P-04:

■ Adutoras:

O pré-dimensionamento econômico da adutora foi feito com auxílio da equação

de Bresse, considerando a vazão de bombeamento e o coeficiente de Bresse (k):

D(m) = k^Q(m^/s)

Sendo:

D - Diâmetro (m)

k - coeficiente de Bresse (para sucção de bombas varia de 0,8 a 1,6)

Q - Vazão de bombeamento (0,006014 mVs)

= 1,0OxV0,006014D
(m)

De cálc. = 0,077552548

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

Verificação da velocidade:

m = 77,6 mm

4Q
V =

;rD^

Adutora enterrada (PVC PBA-CL15 DN100):

Diâmetro externo =110 mm

Espessura do tubo = 5 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
=0,77 m/sV=

TTX(0,100)^

Adutora subida reservatório (Ferro Fundido DN150 PN10):

Diâmetro externo = 100 mm



PRê^Ei‘URAO =

f^BURíTlCJPU n
24]>r

íl-is.

Rub-,

Espessura do tubo = 5,0 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
V= =0,7 m/s

TTX(0,100)2

■ Edutor e Cavalete:

A determinação do diâmetro mínimo do edutor e cavalete é feita pela

expressão:

D(mm) = 639,5VQ(m=>/s)

=639,5^0,006014D
(mm)

Dmin = 87,57 =* 88 mm

Dadot = 100 mm

Verificação da velocidade:

4Q
V =

;rD^

Diâmetro externo do tubo = 110,00 mm;

Espessura da parede do tubo = 5,00 mm;

Diâmetro interno do tubo = 100,00 mm.

4x0,006014
=0,77 m/sV=

TTX(0,100)2

Os conjuntos elevatórios têm edutores e cavaletes de aço galvanizado de 4’

(DN100) Norma NBR 5580, Classe M, com extremidades com roscas cônicas

atendendo a NBR 6610, NBR 6946 e DIN 2986.

■ Cálculo das perdas de carga:

As perdas de carga são calculadas pela formulação de Darcy-Weisbach, sendo

o valor de f calculado pela equação de Swamee (1993). Os valores de ‘e’ adotados

são 0,00015 m para FG (edutor e cavalete), 0,00001 m para o PVC da adutora e

0,00015 m para a tubulação de FF da subida para o reservatório.

o Perda de Carga Localizada (hi):
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Para obtenção da perda de carga localizada faremos uso da seguinte

formulação.

hf = k

2g

Onde:

■ V = velocidade (m/s);

■ g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

■ k = coeficiente de perda de carga;

■ hf = perda de carga localizada (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hfi):

CAVALETE

DiâmetroValor de Vazão

(m^/s)

Velocída

de (m/s)
V2/2g hfiConexões Quant. K (mm)

0,0103 0,77 0,030100 0,006014Ampliação gradual

Curva 90°

1

0,030 0.01M 100 0.006014 0.771 íL L

0,010,2 100 0,006014 0,77 0,0302Curva 45°

0,040,6 100 0,006014 0,77 0,0302Registro de gaveta

Tê passagem direta

Válvula de retenção

0,030 0,020,6 100 0,006014 0,771

0,030 0,15A5 100 0,006014 0,772

0,24TOTAL

● Na Adutora enterrada (PVC DN 100) (hf2):

ADUTORA ENTERRADA

Diâmetro

(rmi)

Velocida

de (m/s)

Valor de Vazão

(m^/s)
hÍ2V2/2gConexões Quant.

K

M 0,006014 0,030 0,043 100 0,77Curva 90®

0.006014 0,030 0,023 100 0.77Curva 45°
L L

100 0,006014 0,77 0,030 0.01Registro de gaveta

Tê passagem direta

1
L

0.020,6 100 0,006014 0,77 0,0301
L

TOTAL 0.08
L

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 100) (hfs):

ADUTORA SUBIDA

Diâmetro

(mm)

Valor de Velocída

de (m/s)

Vazão
W2g hf3Conexões Quant. K (m3/s)

03 0.081Ampliação gradual

Curva 90°

0 106 0.01111 1,26 LL

0.0980 0.006014 1,20 0,0733
44

0.2 0.073 0,01Registro de gaveta

Saída de canalização

80 0,006014 1.201
44 4

0,0780 0.006014 1.20 0,07311
4 4

0,18TOTAL
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hi = hfi + hf2+ hfs

hi = 0,24 + 0,08 + 0,18 = 0,50 m

Perda de Carga Contínua (h2):o

Para obtenção da perda de carga contínua utilizaremos a Fórmula Universal de

Darcy-Weisbach expressa abaixo.

fxLxV"
hf =

2xDxg

Ainda, como auxílio, utilizaremos, também o número de Reynolds e o

parâmetro de rugosidade e para obtenção do fator de atrito da Fórmula Universal,

expressos a seguir.

0,125
-1-1618

2500 f64 5,744Q e
€ e f = ' + 9,5 InRe =

3,7D Re ;Re Re

Onde:

Q = vazão de bombeamento (m^/s);

0 = diâmetro (m)

Re = Número de Reynolds

£ = rugosidade absoluta (m);

f = coeficiente de atrito;

V = velocidade (m/s);

L = extensão da tubulação (m);

g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

hf = perda de carga contínua (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hf4);

CAVALETE E EDiJTOR

Descrição L(m) QÇn^/s) D (mm) V(m/s) f hf4Re£

TUBO FoFo 0,006014 1005,47 0,77 0.00015 76573 0,02269444 0,04
L L L

TUBO PVC PBA-CL15 0,006014 1001.5 0.77 0.00015 76573 0,02269444 0,01L L L L L

0,05TOTAL L

Obs.; a profundidade de colocação da bomba será de 150,00 meo

comprimento de tubos no cavalete será de 2,50 m, portanto o comprimento do

conjunto edutor mais cavalete será de 152,50 m.
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● Na Adutora enterrada (PVC DN 100) (hfs);

ADinORA BYTERRADA

hfsl-(ni) Q(m3/s) D (mm) V(m/s) fDescrição ReE

0,00001I102097 0,015349595 11,44TUBO PVC PBA-CL15 |593,06| 0,006014 75 1,36

TOTAL 11,44

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 150) (hfs):

ADUTORA SUBIDA

hfeL(m) Q(m3/s) D (mm) V (m/s) fDescrição Rec

21,61 I 0,006014 0,000151 76573 0,02269444 0,15TUBO FoFo 100 0,77

0,15TOTAL

h2 = hÍ4 + hfs + hfe

hi = 0,05 + 8,51+0,15 = 8,71 m

o Perda de Carga Total (hf):

hf = hi + h2

hf = 0,50 + 11,44 = 11,94 m

■ Cálculo da altura manométrica:

Desnível Geométrico (DG);o

Dados;

Obs.: foram estimados os valores de nível estático e dinâmico, valores necessários

para o dimensionamento do equipamento de recalque. Salientamos que seja

realizado um novo dimensionamento quando os valores reais forem

disponibilizados.

Nível estático = 17 m;

Profundidade do nível dinâmico (ND) = 90,00 m;

Cota do terreno na boca do poço (CP) = 9,00 m;

Cota de chegada no reservatório (CR) = 30,10 m.

o Desnível geométrico = CR + ND - CP

o Desnível geométrico (DG)= 30,10 + 90,00 - 3,26 = 116,84 m.

Altura manométrica total (AMT):o

AMT = DG + hf
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AMT= 116,84 + 11,94 = 128,78 mea.

■ Potência estimada da bomba:

A Potência é dada pela expressão:

Y(kg/m^)'^ H
(m^/s) mt

P,
(cv)

75n

Onde:

● P - potência (cv)

■ Y" (1000kg/m^) é o peso específico da água.

■ Q - vazão de bombeamento (m^/s)

■ Hmt - Altura manométrica (mea)

“ n - rendimento adotado.

Dados:

Vazão de recalque = 0,006014 mVs

^ AMT= 112,06 mea

^ Rendimento adotado = 75%

Potência requerida:

1000x0,00614x128,78
P(CV)-

75x0,75

P(cv)=14,06 cv

Potência com folga = 13,73 x 1,30 = 18,274 cv

Adotado potência da bomba de 20,00 cv.

Equipamentos sugerido:

Para os Poços P01, P02, P03, P04 será recomendado o seguinte equipamento
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10/11/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

CategoriaFreq (Hz)Produto

BHSE 635-7

0 Poço (pol.) Tipo Rotor B.

Semi-Axial

Potência (HP)

20,00

N® Pólos 0 Rotor B. (mm)

99,206 N60 2

Rend. (100%)

78,5

Tensão (V) Fases 0 Recai. Corr. Nom. (A) Cos/(100%)Ind. Prot

IP 68

Motor

3' 36 0,84M6G 380 3

Fator serv. Tipo Rotor M.

Gaiola

Temp, Máx. (®C) R. Conj, (%)

50,16

N® CurvaRotação (rpm)

3460

Classe Isol.Ipfln

B21565,31 40Y 1,00

Imagem Rotor- Ponto Selecionado -

NPSHrVazão Altura

21,65 mYh 3,12m128,7 m
Potência Cons. Rend. Hidr.

63,9 %15,93 HP

rloo c-10

160-

E-6

140
-80

-0

120

A

r-5

-60 ^100

E,E o

c

r-iOx4>

£ CA3 80-
Q.■o

< Zc

-40 o>

cr r-15
60-1

r-20
40-

-20

=-●2520-E

I I I I I I I I I I I
20

Vazão (m*/h)

I I' I II I I I 1 r r r t i t 'i | T TT
1-0 ^●300^

25 30 450 5 10 16 35 40

25^

„ 20-i
Q.
X
— 15^

o

.g 10-^
o

CL 5-í

0-2

T-r-rrr~i~i"T pi—r^—T"7~r~i 1 I I 1 r I I I I i~rT r T t I r T r

0 10 20 30 40

B NPSHrB Desempenho ^ Potência Consumida ▲ Rendimento

ESB-BRLBver 3 2Conlotme os padrões da norma ISO 9906

Náo lecomendamos que o conjunto molobomba opere aoma da vazào máxima inlormada, conforme catálogo, por um longo período durante a estabilização do poço
entre o nível estático e nível dinâmico.
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DADOS DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS PropostaCliente

POÇO TUBULAREstado MARANHA PoçoMunicípio BARREIRINHAS

Fone: E-mailContato

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E PERFORMANCE BOMBEADOR

Número de estágios 7Continuo SI 37Regíme de Trabalho1

é& Scmi-AxialLiquido bombeado 38 Ti£0^de_ro^2 ua

0 do rotorTemperatura da água OC 39 99,20403 mm

Rendimento da bomba %40 63,9Vazão nominal 21,654

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO MOTORAltura Manométrica nominal 128,75 m

Aço Carbono GR BAcidez / Alcalínidade 6.5 até 8 PH 41 Cateaça do motor6

pol0 do poço 42 ASI4207 6,00 Eixo

43 \/eda£â^ NBRQuant. máx. de areia admissível 508

)

Sl21 44 Pintura Al^uidk^^intétkoQuant. máx. de cloro admissível9 500

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA BOMBA10 NPSHr 3,12 m

% 45 GG2011 Rendimento hidráulico Carcaça63,9

HP 46 AISI 201Potência consumida 15,93 Rotor12

ASI 420Altura com vazão nula 47 Eixo13 146,60 m

48EQUIPAMENTO SELECIONADO Crivo AISI 430

Parafusos / Porcas / ArruelasBHSE635 49 AISI 304Modelo da bontba14

Epóxi50 PinturaModelo do motor M6G15

B2156 DIMENSIONAL16 Curva

m*/h 51 Comprimenio do motor 1.075,00Faixa Operacional17 70,0 a 40,0 mm

% 52 Comprimento do bombeador 1.159,00Rendimento do conjunto 50,1618 mm

Comprimento do conjunto 2234Sentido de rotação Anti-Horário 5319 mm

MOTOR ELÉTRICO 54 Peso total 128,90

Trifásico 0 de recalque55 320 Tipo

0 máximo do conjuntoHP 56 146,00Potência nominal 20,0021 mm

ACESSÓRIOS22 Rotação 3460

Número de pólos 57 Quadro de comando23 2

Lubrificaç3o 58 Cabo elétrico24 ua

Camisa de sucção59 Não25 Grau de proteção IP 68

Sensor de temperatura Não26 Classe de isolação Y 60

Gaiola Cabo do sensor de temperatura6127 Rotor

Eatof de poténda PESOS28 ü,84

62 Peso do motor 86,0029 Fator de serviço 1,00

3/60.00HZ 63 Peso da bombaFases/ Frequência 42,9030

V TESTES31 Tensão 380

Hidrostático% 6432 Rendimento motor 78.5 Sim
i

A Performa nce SimCorrente nominal 36 6533

l£/ln 66 SimMotor34 5,31
1

BCTemp. máxima de trabalho GERAL35 40.00
(

67 Certificado de Qualidade ISO 9001:201536 _Cate£o^ N

OBSERVAÇÕES
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VISTA EXPLODIDA

Motor: M6G 20.00HP 380V 2 polos 60Hz Trifásico
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It Código OptMaterial ObservaçãoDescrição QtdeNúm.

SM6G1-7020 AÇO CARBOnO/tJBR01 9NO AFASTADOR DE AREIA 1

UM6G1 7040CAPA DE SELO AÇO CARBOfK)02 1

SM6G1-7030 NBR03 RETENTOR 1

SM6P1-7000PORCA PARA CABO AÇO HIOX04 1

SPR42-M0X82 AÇO INOX05 PARAFUSO PRISIONEIRO 4

LATÃOANEL OE PRESSÃO PARA CABO SM6P1-709006 1

SM6P1-7081 MBR07 VEDAÇÃO PARA CABO 1

SAflLI-LIOUARRUELA LISA 4 LATÃO08
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VISTA EXPLODIDA

Motor: M6G 20.00HP 380V 2 polos 60Hz Trifásico
EaARA

Qtde It Código Op<Descrição Material ObservaçãoNúm.

lATÃOSPR61-I 8Xfl09 fMJJÃO ?

SORfíG-1 78X6.07 NBR10 0-RING 2

UM6C1-3101CE FERRO FUMDIDOSUPORTE *A" 111

PM6G1-6212 GRAFITEBUCHA DO MANCAL SUPERIOR12 1

ANEL DE TRAVA REDONDO SM6P1-/010 AÇO CARBONO13 1

UM6P1-7010 AÇO CARBONOANEL DE TUBO 'A'14 1

SM6P1-5920 PVC15 PROTETOR DE BOBINA SUPERIOR 1

CABOS ELÉTRICOS UM6P1-58351 COBRE16

UM6G1-5010C COBRE17 BOBINA 1

UM6G1-4004 AÇO CARBONO18 ESTATORC/TUBO 1

SM6P1-5930 PVC19 PROTETOR DE BOBINA INFERIOR 1

UM6G1-701020 /yjFI DF TUBO-R' AÇO CARBONO1

SCHV2-I6X6X2821 CHAVETA 1 AÇO INOX

UM6G14304C AÇO IMOX/AÇO22 ROTOR COM EIXO 1

SCHV1-I6X6X15 AÇO INOX23 CHAVETA 1

PM6G1-6222 GRAFITEBUCHA DO MANCAL INFERIOR24 1

UM6G1-3102GE FERRO FUNDIDO25 SUPORTE 'B' 1

SPR21-C8X35 AÇO CARBONO26 PARAFUSO 4

UM6GN-3106 AÇO INOX27 DISCO MANCAL ESCORA 1

SPOR2-I10 AÇO INOX28 PORCA 4

UM80N-6010 AÇO INOX29 SEGMENTO DO MAMCW. 3

SORNG-2 63X71.12 NBR30 0-RING 2

UM6GM 3105 FERRO FUNDIDODISCO OCILANTE31 1

SPR31-C8X8 AÇO CARBONO32 PARAFUSO 4

UM6G1-3003 FERRO FUNDIDO33 CORPO DE ALOJAMENTO 1

UM6G1-6130 AÇO CARBONOPARAFUSO REGULADOR34 1

SPOR1-C20X1.5 AÇO CARBONO35 PORCA 1

UM6G1-7060 AÇO INOX36 PROTETOR DO DIAFRAGMA 1

SPR61-L5X10 LATÃO37 PARAFUSO 1

SM6G1-7040 CR38 DIAFRAGMA 1

UM6G1-7070DISCO DE MOLA AÇO INOX39 1

SM6G1-7050 AÇO INOX40 MOLA 1

UM6G1-7050TAMPA DO DIAFRAGMA AÇO INOX41 1

SPR12-I5X16 AÇO INOX42 PARAFUSO 6

SANL2-110P AÇO INOX43 ARRUELADE PRESSÃO 4

UM6G1-4401C44 ESTATOR COMPLETO 1

UM6G1-5210ISOLADOR SLOT POLIÉSTER45 48

UM6G1-5310 POLIESTER46 ISOLADOR WEOGE 48

KIT SENSOR TÉRMICO UM121-5700 X47 1

SM6P1-5409 PLÁSTICO48 CUNHA 48
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VISTA EXPLODIDA

Bombeador; BHSE 635 - 7 estágios
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It CódigoDescrição MaterialNúm. Qtde Observação Op<

CORPO DE VÁLVULA U5061-304001 FERRO FUNDIDO1

02 MOLA S4011-7060 AÇO INOX1

U4011-306003 DISCO OE VÁLVULA FERRO FUNDIDO1

04 ASSENTO DE VÁLVULA S4011-7010 BORRACHA NBR1

05 BUCHA DO MAIICAL 7 S635E-6010 BORRACHA NBR

ARRUELA DEPRSSÂO SAML2-I08P06 64 AÇO INOX

07 PARAFUSO SPR12-í8x2064 AÇO INOX M8x20

CORPO DE ESTÁGIO ● ÚLTIMO08 U635E-30901 FERRO FUNDIDO
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VISTA EXPLODIDA

Bombeador: BHSE 635 - 7 estágios

EBÃBA
It CódigoDescrição Material OpcNúm. Qtde Observaçdo

BUCHA CÔMICA09 7 U635E-1100 AÇO IMOX

10 JUNTA S5061-7070 PAPEL TIMBÓ8

S635E-1200AMEL DE DESGASTE 7 NBR/30411

13 ROTOR 7 U635E-1000 AÇO IMOX

EIXO U635E-2007 AÇO IMOX14 1

PROTEÇÃO DE CABO U635E-7193016 1 AÇO IMOX Motor 6 cabos, somar 1 unid

17 CHAVETA SCHV2-I6X6X401 AÇO IMOX

U635E-704018 CRIVO AÇO IMOX1

U635E-702119 LUVA DE ACOPLAMENTO AÇO IMOX Para motor M6G1

LUVA DE ACOPLAMENTO U635E-7021M19 1 AÇO IMOX Para motor Mi6G X

SPR31-C6X820 PARAFUSO 2 AÇO CARBONO

CORPO DE ASPIRAÇÃO U635E-301023 FERRO FUNDIDO1

3.5 Tratamento

O sistema de tratamento está dimensionado para a adoção de pastilhas de

Hipocai em dosador com capacidade limite de 50 kg, dimensionado para a vazão de

21,65 m^/h, durante 16 horas diárias e 1 ppm de cloro livre. Como cada poço deverá

retirar a mesma vazão o dimensionamento apresentado a seguir atenderá a ambos.

Parâmetros

■ Q = vazão de recalque = 67,50 m^/h

■ CL = dosagem de cloro livre = 1 ppm

■ HT = horas de bombeamento = 16 h/dia

■ DT = dias trabalhados = 30 dias/mês

■ QT = quantidade de tabletes limite = 50 kg

Dimensionamento

Consumo de tabletes

Q.CL
CT =

0,65

CT = 33,30 g/h

Vazão do dosador

CT
QD =

1,25

QD = 26,64 l/h
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Quantidade de pastilhas

CT
N =

200

N = 0,166 pastilhas/h

D = 16N

D = 2,65 pastiihas/dia

M = 30D

M = 79,50 pastilhas/mês

CTxHTxDT
C =

1000

C = 15,98 kg/mês = 1,66 kg/dia para cada poço.

Detalhes do Clorador escolhido, tipo Hypocal a seguir:
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Planta do Sistema TP35 - Hypocaí

(IH

Válvii(3 df

TPJS

IIvik'j! 3 c»
(Jf v*itO

«1 (IIiM

/

0-»C0k^' 'l*r

tC'Ti3d3.

[
^ 'v.íKxl.idr r<*{enç30

Rede

dbest*dim«nto

J==^ toO
1!

0‘i Coi-*!

'< ir. ,i.,4 <i*

dÇ‘U-Í0 dc flLKC-
1

(r<rf3f:io p3r3 rrdrí

Considerações Gerais:● Tubt.tA{<40tbitoU}

SAidadoTPBS

df> aMmpntpçaa). H
Vjí3u: B

02 J8n:3/h - S/16'' IFlB)

8,lal5n’3/h 3/8"(f]Bj
IS.l A 7Sm3/h

75.1 a

Podemos observar que é

fundamental a preparação da área

a ser introduzido o dosador

. HYPOCALTP3S.

pvç.

AtençSo:

O descarte (drerto) deve «er

direcionado a uma canairta dretínada i

residuos, ou seja onde nÍo teremos

riscos de acidentes e exposiçSo.

rtxd(ao deve ser (eíta com j
parafuso (4x), de

I

preferência aço írtoxidável i

Ciorador de pastilha tipo Hypocaí
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CSí>CCifiCAÇC:SE INb"RUC'?tSTCC'J0.0GU CM APLiCACCíS TP3S -

● DeialhHS do TP35 V u

● < ●I 1

Rcf. CódigoDeserção Quant.
●V

l.l.U ipoaiJuic

TpCOÍ120

1 in Tpro^

Alt*; TCIXMl.*iU

TpCOS150 f ta&jr

TpfXM»

iççg/

1 fi n GfHtrnfi

Csctulaü

18 0 Tanpa TpC08

Detalhes em 3 vistas (implantação básica/fundamental).

ô1—tr

c&A

1P3S

Poço.

k

vista elevação Vista lateral

« 8 muitâ Importart* manter o

padrio ir^dicado da montagem para

o melhor desempenho do sistema e

da desinfeeçlo-
tP‘

Precisamos considerar as partlculandades

do sistema, vc{a alguns eiemplot:

t. V«elío<M3/h)

2. PressSo{bar ou Kg/cm2)

3. Bitota da tubulação.

A. Residual desejado,

ã. hhrelamento das base e da área

ri *++♦ IO
V

Vista Planta

Elaborado; J.G.Boatoa Vur.rOl Nov/09

Detalhes de instalação do Clorador
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3.6 Adução

A adução compreende dutos de PVC DEFoFo 1MPa JEÍ (dutos enterrados) e

FF TFL PN10 (coluna de alimentação do reservatório), conforme quadro seguinte (ver

dimensionamento no item anterior).

Dados do sistema de adução

Adutora Extensão Diâmetro

Poço

Material (m) (DN)

PVC DEFoFo 1MPa JEI 8,00 150

PI
FF 20,00 150

PVC DEFoFo 1MPa JEI 482,59 150

P2

FF 20,00 150

PVC DEFoFo IMPa JEI 490,59 150

TOTAL FF 40,00 150

3.6.1 Dimensionamento dos Macro medidores

Para o dimensionamento dos macro medidores dos poços P-01 e P-02 foram

adotados os seguintes parâmetros:

■ Volume de bombeamento de cada poço = 40,00m^/h

■ Tempo de trabalho diário da bomba = 16 h

■ Volume para 16 h de bombeamento = 21,65 x 16= 346,40 m^/dia

● Demanda mensal = 346,40 x 30d = 10.392 m^

Com 0 auxílio da Norma Técnica da SABESP -181 (NTS 181-2012) anexo D2

- Dimensionamento do Hidrômetro, os hidrômetros selecionados serão o Woitmann

vertical DN 150 (6”), transmissão magnética, relojoaria seca, sem opção de saída para

telemetria, classe metrológica B e flanges PN10, assentados dentro de caixa de

alvenaria, nas adutoras de PVC DEFoFo DN150, afastado dos cavaletes de modo a

garantir o comprimento mínimo de tranquilização (50^75 cm).



j^BÜRmCJPü

Quadro 5 - Dimensíonamento do macromedidor

NORMA TÉCNICA SABESP -181 (NTS 181-2012)

ANEXO D2 - dimensíonamento DO HIDROMETRO

HIDROMETRO

VAZAO

DESIGNACAO USUAL

0 DOCONSUMO

PROVÁVEL

(m®/mes)

UNIDADE
MAXIMA HIDROMETRO

(mm)
DE MEDIDA

2,9 180 1,5 20

3,6 360 3 20

209 900 5

m®/h12,6 1260 257

2518 1800 10

4036 3600 20

5400 30 5054

5400 300 5032,4

8086,4 10800 1100

18000 1800 m®/dia 100129,6

150324 54000 4000

200540 90000 6500

VOLUME DIÁRIO =

VOLUME MENSAL =

DADOS DO MEDIDOR

346,40

10.3940

m®

m®

DESIGNAÇÃO USUAL = 4000

0 DO HIDROMETRO = 150

m®/dia

mm

NBR 14005
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Medidores de Água
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■ Instalar o fftto antaa do medidor cor\foim« figjra 1.

■ Olmenaionaro meddor cbedecendo a vazio d«utlizaçio(Qn= VAuioNorrrinal).

● Nio utizar em medidor oom a tempentura daáguaadma de40* C.

Para evtar a enradi de ar no meddor, a iJbutaçio posterior ao hídrdmetro deverá
■ ser éevada actnado moarador Esse procedmento ^rarxdráao medidor trabalw
sempre albgado (cMo de 1)-

Reoomenâa-se adotar dlstáncÉa mlrtlma igual a 5 vezes o dámetro rwmènal do
■ hidrâmetre ertreasdgjlarldades (reduçtes e cotcwelos) e a montante do medidor

(flg2).

Quartdoo diâmetro nominel dos hidfdmetros nio for o mesmo da tubulaçio. ufizar

■ reduções obedecendo as distâncias mínimas prevâstas no (tom 5 (flg.^.

Instalaro medidor sempre na posição hortzontd em reiaçio aofkixo de água (llg.t)

Após condulda a instalação do hkMmetro. iniciar a operação do meditkr dirtndD
■ progiessivamente oreglstro de enTada de água. Esle prooedimerto inidd é
IrrfMTtanto para Impeza e retiradi do ar que estiver no interior do equipamento.

Pare evtar golpes de aríete rto medidor, quando o mesmo estiver instalado em
● sistemasde bombeamentodepoçosprotUndos, é)rrportar>tea instalaçêo de
vátvüas de retor^çêojuito ao crivo (Ag.S). Para evftar danos, o bombeamerto
deverá ser inicladb de tuma gradu^.
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3.6.2 Transiente Hidráulico

Para a análise da capacidade de suporte das tubulações foi realizado o estudo

do transiente hidráulico. Para tanto foram recalculadas as alturas manométricas

considerando as pressões nas saídas dos cavaletes de recalque.

Formulário:

Celeridade

9900
a =

10

ÍÍ.10
48,3 +

e.E

Módulos de Elasticidade adotados (E):

PVC = 3,5x10» N/m^

FoFo = 7,0 X 10» N/m^

Espessuras:

PVC PBA-CL15 = 5mm

FoFo = 6,0 mm

a - Celeridade (m^^/s)

Velocidade

4.Q
V =

n(j?

Q - Vazão (m^/s)

0 - Diâmetro (m)

V = velocidade (m/s)

Tempo Crítico

2L
tc =

a

L - Extensão da linha (m)

tc - tempo crítico (período da tubulação) (s)

Sob repressão (Sop)

a.v

Sop = AMT +
9,81

AMT - Altura manométrica total (mea)

u
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Subpressão (Sub)

a.v

Sup = AMT
9,81

Nos quadros abaixo será mostrado o resultado das verificações dos transientes

hidráulicos das adutoras propostas, nele são apresentados todos os resultados dos

cálculos dos formulários acima.

Conclusão: As adutoras serão construídas em PVC PBA CL15 DN100 e

operarão com sobre pressões, oriundas dos acréscimos devido aos Transientes

Hidráulicos, abaixo de 100 mea e as subpressões maiores que -8 mea, não havendo

0 rompimento da coluna hídrica.
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3.7 Reservação

Para o cálculo do volume de reservação iremos considerar o volume mínimo

de 1/3 (para localidades de pequena densidade populacional) da demanda máxima

diária. O quadro a seguir mostra o volume mínimo necessário para atender a

demanda.

VOLUME DE RESERVAÇÃO (L)CONSUMO MÁXIMO

DIÁRIO (L)
SETORES

CALCULADO ADOTADO

10.233.979,7

10.233.9797T
3.411.326,6 3.411.3TERRA BELA

L

TOTAL 3.411.326,6 3.411,3

O volume de reservação mínimo calculado resultou em 3.411,30 m®, para o

sistema de abastecimento, por restrições financeiras será adotado, portanto, um

reservatório de concreto armado de 1 .OOO.OOm nessa etapa de implantação

3.8 Rede de Distribuição

3.8.1 Métodos e Normas Utilizadas

O cálculo da rede de distribuição foi elaborado seguindo as diretrizes fornecidas

pela ABNT NBR 12218 - Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento

público, limitando a velocidade máxima a 3,5 m/s.

A rede de distribuição foi calculada pelo Método do Seccionamento Fictício,

usando a Fórmula Universal (Darcy-Weissbach), associada à formulação de

Swamee/Jain e Número de Reynolds, conforme planilha de cálculo em anexo, que

estabelece as condições básicas para a implantação do sistema.

Número de Reynolds

4Q
Re =

10'®

Valor de f (Swamee & Jain)

0,25
f =

n2

5.74
log.n +

3,7^ Re
0,9

Equação geral da perda de carga (fórmula Universal/Darcy-Weisbach)
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LV^
hf = f

^■2g

Equação de perda de carga localizada

-L

^ 2g

Onde:

¥ = /-.

Q = vazão de bombeamento (mVs);

0 = diânnetro (m)

Re = Número de Reynolds

£ = rugosidade absoluta (m);

f = coeficiente de atrito;

V = velocidade (m/s);

L = extensão da tubulação (m);

g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

hf = perda de carga total (mea)

3.8.2 ANEXO 1 -Planilha de Cálculo da Rede de Distribuição

Dímensíonamento de hídrômetro e ramal predial3.9

Para o dimensionamento dos hidrômetros de cada Unidade Residenciais foram

adotados os seguintes parâmetros:

N° de Unidade Residenciais = 460,00 unidades

Taxa de ocupação = 4 hab/Unidade Residenciais.

Per capita = 150 L/hab.dia

Demanda diária = 600 L = 0,6 m®

Demanda mensal = 18 mVmês

Para o dimensionamento. foi utilizada a NTS 181:2012 rev3 (Norma Técnica

SABESP). Essa norma designa a escolha do hidrômetro através da faixa de vazão de

consumo. Pelos dados acima, vemos que a faixa adotada neste dimensionamento fica

entre 2.9 e 180 m^ mensais, para a qual é proposto o hidrômetro taquimétrico de vazão

característica de 1,5 m^/h, Qn=0,75 m^/h, 0 3/4".
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Critério para dimensionamento de hidrômetros

NORMA TÉCNICA SABESP - 181 (NTS 181-2012)

ANEXO D2 - DIMENSIONAMENTO DO HIDROMETRO

CONSUMO

PROVÁVEL

(mVmes)

0DO

HIDROMETRO

(mm)

HIDROMETRO

VAZAO MAXIMA

DESIGNACAO USUAL

UNIDADE

DE MEDIDA

2,9 180 1,5 20

360 3 203,6

209 900 5

mVh7 2512,6 1260

18 1800 10 25

36 3600 20 40

54 5400 30 50

32,4 505400 300

8086,4 10800 1100

mVdia 100129,6 18000 1800

324 54000 4000 150

540 90000 6500 200

0,6

18

VOLUME DIÁRIO =

VOLUME MENSAL =

DADOS DO MEDIDOR

DESIGNAÇÃO USUAL =

0DO HIDROMETRO =

N8R NM 212/1999 - VERSÃO CORRIGIDA 2002

1,5 mVh

20 mm

Assim, serão adotados hidrômetros taquimétricos ou de velocidade, tipo

unijato, transmissão magnética, relojoaria seca, sem opção de saída para telemetria,

classe metrológica B com vazão nominal de 0,75 m^/h, vazão característica de 1,5

m^/h. Os hidrômetros devem atender as disposições da NBR 8194/1997 e NBR NM

212/1999.

Para o dimensionamento do ramal predial foi adotado os parâmetros, sempre

baseado na minimização de perda de carga. Desta forma foram adotados os seguintes

parâmetros:

Diâmetro adotado = 25 mm (3/4”)

Material = PVC JS

4. Especificações Técnicas
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As especificações utilizadas neste projeto foram retiradas do caderno de encargos da

CAEMA. Elas fornecem os critérios e diretrizes básicas para execução de um sistema

de abastecimento de água.

As especificações retiradas do Caderno de Encargos da CAEMA e apresentadas

neste projeto sâo as seguintes:

050100 - ESCAVAÇÕES DE VALAS P/ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA;

200100/201400-LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA;

240100 A 240400 - CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR;

050400 e 050500 - ATERRO DE VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO,

ENVOLTÓRIA. ENVELOPAMENTO E BERÇO P/TUBULAÇÕES EM VALAS;

120300 - TUB. DE ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, INC. PÇ.

E CONEXÕES DE PVC, RPVC E PRFV. PB-JE;

CX. P/DESCARGAA/ENTOSA/HIDRÕMETRO/REG. DE MANOBRA100200

P/S.A.A.’s.

1 - Rede de Distribuição

1.1 - Instalação de Tubulação em PVC-PBA E PVC-PBS

1.1.1 - Recebimento e Aceitação de Materiais

Os materiais precisam ser de melhor qualidade, pois os consertos ou substituições

são muito onerosos.

Essa qualidade deve ser constatada na época da compra, bem como na ocasião do

fornecimento, o material entregue precisa ser inspecionado para verificar se não

houve nenhuma avaria. Caso seja constatada falta de material ou peças quebradas

deve ser feito o relato da ocorrência no recibo de entrega do material entregue ao

transportador, anotando todas as falhas ou faltas no ato da entrega do material.

1.1.2 - Transporte

No transporte, seja por caminhões, vagões ferroviários etc., a principal preocupação

será evitar movimentos dos tubos com choques entre os mesmos que afetam a

integridade do material. Tais cuidados estendem - se a todas as fases do transporte,

inclusive manuseio e empilhamento no solo, mas com maior segurança.

1.1.3 - Manuseio
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A leveza dos tubos de PVC facilita seu manuseio. Por esta razão certos métodos

devem ser evitados como, por exemplo: deixá-los cair sobre pneus, areia e outros

materiais que amorteçam sua queda. Não devem ser usados ganchos nas

extremidades dos tubos nem apoios pontiagudos. O correto é descarregar os tubos

usando cordas e rolá-los sobre tábuas ou equipamentos mecânicos, sendo que a

movimentação deve ser coordenada sem golpes, choques e arrastamentos. Estes

cuidados devem também, ser levados em conta, quando os tubos forem colocados na

vala. Os tubos de pequeno diâmetro podem ser descarregados manualmente.

1.1.4 - Empilhamento

Os tubos devem ser empilhados em camadas isoladas entre si por sarrafos de

madeira com caiço para evitar deslizamentos e choques. Os tubos não devem ser

cruzados e sim justapostos. A primeira camada se apóia também sobre os sarrafos.

As pilhas não devem ultrapassar altura de 3,00m.

1.1.5 - Locação

A locação será feita de acordo com o respectivo projeto admitida, no entanto, a

flexibilidade na escolha definitiva de sua posição, em face da existência de obstáculos

não previstos, bem como a natureza do terreno que servirá de apoio. Quaisquer

modificações serão feitas sempre de acordo com a FISCALIZAÇÃO.

1.1.6 - Localização

A localização deverá ser em trecho mais alto das ruas, entretanto devem ficar à

distância de pelo menos 1,00m da canalização de esgotos existentes ou do local

previsto para a mesma, e sempre em cota altimétrica superior.

As tubulações para as quais foram previstos ramais de serviços somente para um lado

da rua serão localizadas no passeio, mantendo - se sempre que possível afastamento

de 1,00m entre as tubulações e os alinhamentos dos prédios.

1.1.7 - Forma da Vala

A vala deve ser escavada de modo a resultar numa seção retangular sempre que

possível. Acima da geratriz superior externa da tubulação, em terrenos instáveis e

sujeitos a desmoronamentos, as paredes laterais podem sofrer uma inclinação

compatível com a natureza do solo. As escavações mais profundas também podem

ser executadas com paredes verticais de dois ou mais lances.

1.1.8 - Largura da Vala
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A largura da vala de ser tão reduzida quanto possível respeitando-se o limite mínimo

se D + 58,00cm, onde D é o diâmetro externo do tubo em centímetros. Nunca, porém,

a largura da vala deve ser inferior a 60,00cm.

1.1.9- Profundidade da Vala

A profundidade da vala, no caso de assentamento sobre o passeio deverá permitir um

recobrimento mínimo de eo.OOcm. Quando sob o leito da rua, o recobrimento mínimo

deverá ser de 80,00cm. O recobrimento da tubulação deve ser considerado a partir

da geratriz externa, não sendo interessante ter uma vala rasa (cargas externas) bem

como, valas muito profundas (mais caras, escoramento, manutenção, etc.).

1.1.10- Escavação

A escavação pode ser manualmente ou com maquinaria apropriada. Nos trechos em

rocha dura podem ser utilizados explosivos ou perfuradores. O material escavado será

colocado de um lado da vala de modo que, a borda de escavação e o pé do monte de

terra, fiquem pelo menos, em espaço de 58,00cm. Nas grandes escavações admite -

se a colocação do material escavado em ambos os lados da vala. O escoramento da

vala, contínuo, poderá ou não ser feito, de acordo com a natureza e condições do solo

sendo obrigatório nos terrenos desmoronáveis e a partir de 2,00m de profundidade

em qualquer terreno, exceto rocha e mole do.

1.1.11 - Base Contínua Para Assentamento de Tubos

No caso em que não seja possível o nivelamento do fundo da vala entre esta e os

tubos deverá ser interposta uma camada de terra arenosa isenta de pedras e corpos

estranhos, com espessura de 10,00cm. Se o fundo da vala apresentar um solo

rochoso ou com rocha em decomposição, a camada arenosa interposta deverá ser de

15,00cm, no mínimo o tubo deve se apoiar sobre o terreno deixando a bolsa ou a luva

livre.

1.1.12 - Base Descontínua Para Assentamentode Tubos

Este tipo de base, de aplicação esporádica (terrenos inconsistentes), requer exame

próprio da resistência dos tubos aos esforços de flexão resultantes das cargas

permanentes e acidentais devendo haver sempre no mínimo um apoio no caso de

junta elástica e dois em caso e junta não elástica, devendo peto menos um apoio ser

colocado junto a bolsa. Deverá sempre haver verificação da colinearídade dos apoios

e da possibilidade de movimentos. A superfície de assentamento deve abranger um

arco de 12°.
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1.1.13 - Distribuição e Colocação de Tubos

Os tubos só poderão ser puxados ou rolados em cima de sarrafos ou roletes de

madeira, sendo leves, podem ser facilmente carregados. Os tubos serão alinhados ao

longo da vala, ao lado oposto ao da terra retirada da escavação, ou sobre esta, em

plataforma devidamente preparada, quando não for possível a primeira solução.

Deverão ficar livres de eventual risco de choques, resultantes principalmente, da

passagem de veículos; máquinas, equipamentos e ferramentas. Antes de baixá-los à

vala seu perfeito estado deve ser verificado, bem como seu interior, a fim de ser

retirado todo corpo estranho. Se for necessário calçar os tubos, deve ser feito com

terra e nunca com pedras.

A cada interrupção de trabalho a extremidade da tubulação deverá ser fechada com

um tampão, para evitar a introdução de corpos estranhos e animais.

1.1.14- Execução de Juntas

Para uma montagem correta das juntas observam-se as seguintes instruções:

PVC-PBA:

Limpar cuidadosamente, com estopa comum a bolsa do tubo e a ponta do outro;

Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

Aplicar lubrificante (água de sabão ou glicerina) no anel de borracha e na ponta do

tubo;

Não usar óleos ou graxas, que podem atacar a ponta de borracha;

Introduzir a ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa;

Fazer uma marca no tubo e depois recuar aproximadamente 1,00cm, folga necessária

para dilatação e movimentação da junta.

1.1.15 - Ancoragens

Todas as curvas, derivações, reduções, registros, etc., devem ser devidamente

ancoradas. O dimensionamento dos blocos de ancoragem deve ser procedido levando

em conta as características do solo a que deve transmitir os esforços e a grandeza

desta, determinado pela pressão máxima na linha.

Os blocos podem localizar - se lateraimente ou embaixo das peças levando - se em

conta que a taxa admissível na horizontal, isto é, na parede da vala deve ser

considerada como a metade daquela admitida na vertical.

1.1.16 - Ensaios da Linha
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Antes de completar o recobrimento da tubulação, cumpre verificar se não houve falha

na montagem das juntas, conexões, etc., ou se não foram instalados tubos no

transporte, manuseio, etc. Para executar esta verificação, recobrem - se as partes

centrais dos tubos, deixando as juntas e ligações de conexões a céu aberto e procede

- se 0 ensaio da linha. Este deve ser realizado de preferência, sobre trechos que, para

a facilidade operacional, não excedem 500m em seu comprimento, aplicando-se a

tubulação, peças especiais, etc., compreendidas nestes trechos, uma pressão

hidrostática máxima, não devendo descer em ponto de canalização a menos de 1,00

kg/cm^, e sem exceder a pressão que presidiu o dimensionamento das ancoragens e

a pressão de ensaios dos tubos na fábrica, ou seja, a que determinou a classe dos

mesmos.

1.1.17 - Enchimento da Vala

O espaço compreendido entre a base de assentamento do tubo e a altura de 58cm,

acima da geratriz superior do tubo deve ser preenchido com aterro isento de pedra e

corpos estranhos adensadas em camadas não superiores a 10cm, o restante do aterro

deve ser feito de maneira que resulte uma densidade aproximadamente igual à do

solo das paredes da vala, e também isento de pedras grandes ou corpos estranhos.

1.1.18- Limpeza e Desinfecção

Antes de colocar a rede de distribuição em serviço as tubulações devem ser lavadas

e desinfectadas com uma quantidade de cloro que produza uma solução de

concentração mínima de 50 mg/L e deverá ser mantida em contato com as paredes

internas dos tubos por no mínimo 24hs. Após este período a água deve conter no

mínimo 25 mg/L de cloro ao longo da tubulação. A desinfecção deve acontecer sempre

que 0 exame bacteriológico indicar.

Se, se pretende reduzir o tempo do contato pode-se utilizar uma solução contendo

lOOmg/l de cloro por um tempo de contato de 4hs ou uma solução de 200mg/l e um

tempo de contato de 2hs.

2 - Poço Tubular

2.1- Disposições Gerais

O poço tubular deverá ser construído por empresa habilitada, sob responsabilidade

técnica de geólogo ou engenheiro de minas, devidamente credenciado no CREA, em

conformidade com o que dispõe a Decisão Normativa N° 059, de 09 de maio de 1997,

do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
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A empresa deverá fornecer proposta técnica - financeira acompanhada de

cronograma físico e financeiro, para todas as fases da obra, tais como:

transporte, preparo do canteiro de obra e instalação de equipamentos e materiais;

perfuração do furo piloto e alargamento para o diâmetro do projeto

colocação do revestimento (tubos e filtros) e pré-filtro

limpeza e desenvolvimento

teste de produção

Nenhuma dessas fases poderá ser efetivada sem a presença ou o conhecimento

prévio da fiscalização.

Na fase de habilitação do processo licitatório a empresa deverá apresentar:

Catálogos com indicação da capacidade técnica dos equipamentos a serem utilizados,

que atendam às exigências contidas no item 14.2 desta especificação ou atestado de

execução de poço com profundidade e diâmetro(s) de perfuração igual ou superior ao

especificado, expedido por empresa pública ou privada, devidamente averbado pelo

CREA.

Declaração expressa de que o licitante dispõe dos equipamentos, das unidades de

apoio, do pessoal técnico em disponibilidade para a completa e satisfatória execução

da obra, responsabilizando-se pela veracidade das informações prestadas.

Apresentação, por parte da empresa executora, do Relatório Técnico Conclusivo,

documento sem o qual a obra não poderá ser recebida, conforme modelos, anexos.

Prazo de Execução: o prazo para completa execução do poço tubular será o contido

na proposta, respeitando o tempo máximo proposto no orçamento do poço e deverá

ser contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

2.2 - Equipamentos

A empresa habilitada deverá dispor de:

Sonda rotativa, para circulação direta, com capacidade de perfuração superior, no

mínimo, a 1,5 vezes a profundidade prevista no projeto do poço:

Bomba de lama tipo pistão ou centrífuga capaz de permitir o bom desempenho da

perfuração até a profundidade final prevista;

Compressor de ar acoplado a motor elétrico ou diesel com capacidade mínima de

424,8 m^/h de ar efetivo e pressão de trabalho de 12,3 kg/cm^, com tanque de

armazenamento de ar com volume de, no mínimo, 150L.

Conjunto moto-bomba submersível acionada por energia fornecida pela CEMAR ou

de grupo gerador, com vazão e altura manométrica iguais ou superiores as de projeto:
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Medidor de nível com fio numerado em intervalo de 1,00 em 1,00m;

Kit de controle de fluído de perfuração composto de balança de lama, funil

viscosímetro de Marsh, medidor de pH e medidor de teor de areia;

Carro pipa com capacidade de 6.000L;

Equipamentos outros e acessórios em quantidade suficiente para assegurar a

execução dos serviços, sem paralisação ou atraso decorrente de sua falta.

2.3 - Material de Revestimento

Os materiais de revestimento (tubos e filtros) deverão ser em PVC aditivado, tipo

Standard, para poço com profundidade até 150m, modelo DN 206 S (8“)

A abertura das ranhuras dos filtros será definida através das curvas granulométricas

das amostras selecionadas durante a perfuração, estando inicialmente previsto em

0,75mm.

Quando se tratar de revestimento em PVC aditivado, deverão ser cumpridas as

recomendações a seguir:

Tipo Leve: para poço com profundidade até 50m.

Tipo Standard: para poço com profundidade entre 50 e 150m.

Tipo Reforçado: para poço com profundidade entre 150 e 300m.

Obs: Estes critérios serão obedecidos em conformidade com as garantias

estabelecidas pelos fabricantes.

O revestimento do poço tubular obedece às seguintes normas:

NBR - 13.604-Filtros e tubos de revestimento para poços tubulares profundos;

API 5 L - Specification for line pipe

ASTM-A - 120-Standard specification for pipe, Steel, black and hot-dipped zinc-coated

(galvanized) welded and seamiess for ordinary uses.

DIN 2440 - Steel tubes medium-weight suitable for screv\/uing.

DIN 2442 - Steel tubes heavy-\weight suitable for screwuing.

2.3.1 - Execução

Mobilização e Desmobilização

A mobilização consiste no transporte dos equipamentos (perturatriz, compressor,

carro-pipa, conjunto moto-bomba, etc), acessórios (hastes, comandos, brocas,

tubulações e utensílios) e materiais (tubos, filtros, cimento bentonita ou polysafe, etc)

para o canteiro do poço.

au
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A desmobilização consiste no retorno dos equipamentos, ferramental e acessórios à

sede da empresa.

3.3.1 Serviços Preliminares

Os serviços preliminares referem-se a limpeza do terreno, instalação do barraco,

escavação dos tanques de sucção, sedimentação, canaletas e fossa negra.

O canteiro de serviço deve ser projetado e executado levando-se em conta a

proporção e característica do poço tubular a ser perfurado, cuja locação será feita pelo

fiscal, em área livre e desimpedida.

O local da perfuração deverá ser preparado para instalação da perfuratriz,

ferramentas, acessórios, materiais, unidades de apoio, bem como para construção

dos tanques de sucção, sedimentação e canaletas de escoamento do fluido de

perfuração, fossa negra e manobras operacionais.

A disposição dos equipamentos, ferramentas, acessórios e materiais deverão

obedecer a critérios de organização e praticidade, de modo a não prejudicar nenhuma

das fases da construção do poço tubular.

As escavações dos tanques, canaletas e fossa negra deverão ser executadas, de

acordo com as recomendações a seguir:

tanque de sedimentação: volume correspondente a 50% do volume de material a ser

retirado na perfuração do poço tubular (6,01 m®);

tanque de sucção: volume correspondente a 50% do volume do tanque de

sedimentação (3,00m®);

canaleta: volume correspondente às dimensões 10,00 x 0,20 x 0.15m (comprimento,

largura e altura).

Após a conclusão da obra a empresa deverá retirar do local, às suas expensas, toda

e qualquer sucata e detritos provenientes da construção do poço tubular, deixando a

área completamente limpa, recompondo-a a sua condição original, de forma a

restabelecer o bom aspecto local.

3.3.2 - Profundidade

A profundidade prevista, inicialmente, será a definida no projeto do poço (orçamento

do poço). Esta profundidade só poderá ser alterada com prévia autorização da

fiscalização.

A profundidade prevista no projeto deverá ser de 250,00m.

3.3.3 - Perfuração
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A perfuração deverá ser efetuada no(s) diâmetro(s) e profundidade(s) estabeleclda(s)

no projeto do poço. Qualquer alteração no diâmetro e/ou na correspondente

profundidade só poderá ser efetivada mediante autorização da fiscalização.

Na elaboração do projeto do poço tubular admitir que, para evitar a formação de

“pontes de cascalho" (embuchamento) na descida do pré-filtro e aumentar a eficiência

deste na retenção de material fino, o diâmetro de perfuração deverá ser calculado pela

fórmula:

Diâmetro de perfuração (mm) = 2 x Diâmetro do revestimento (mm) + 50.

A perfuração poderá ser inicialmente executada através de um furo piloto com

posterior alargamento para o diâmetro do projeto.

O furo piloto deverá ter 8 1/2", com alargamento para 12 1/2”.

A limpeza dos tanques e canaletas deverão ser constantes para evitar, o retorno do

material perfurado para dentro do furo, através da bomba de lama, a fim de não

mascarar as amostras de calha.

3.3.4 - Fluido de Perfuração:

O fluído deverá visar a performance na perfuração, limpeza, estabilidade e

produtividade do poço. Salvo em condições especiais a lama deverá ser mantida

dentro dos seguintes parâmetros:

Densidade: entre 1,04 e 1,14 g/cm^;

Viscosidade aparente: entre 35 e 45 segundos;

Conteúdo de areia: inferior a 3% de volume;

Filtrado: abaixo de 15,00cm^;

pH: entre 7 e 9,5.

2.3.5 - Registro Diário

As seguintes informações deverão estar registradas, diariamente, no livro de obra

existente no local de obra:

Diâmetro da perfuração;

Metragem perfurada e profundidade do poço no fim da jornada de trabalho;

Litologia atravessada e avanço de perfuração;

Brocas utilizadas;

Material do fluído utilizado e registro de densidade, viscosidade, filtrado, pH e teor de

areia.

2.3.6 - Amostragem

A
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Deverá ser coletada amostra do material perfurado na canaleta de escoamento da

lama, próximo ao furo, em intervalo de 1,00 em 1,00m. As amostras deverão ser

secadas, desagregadas e dispostas em ordem crescente de perfuração em caixas

numeradas com os respectivos intervalos de profundidade.

2.3.7 - Perfil Litológico

Após a constatação da profundidade finai da perfuração e, com base nas informações

registradas, será elaborado o perfil construtivo do poço, pelo geólogo ou engenheiro

de minas da firma perfuradora, definindo as zonas aqüíferas e os intervalos produtores

de água. Os relatórios técnicos finais dos poços deverão obedecer aos padrões da

SAA e seus modelos são apresentados no capítulo anexos.

2.3.8 - Instalação de Revestimento

Ao longo do revestimento deverão ser acoplados guias centralizadores espaçados de

20,00 em 20,00m, com diâmetro externo inferior em 2” do diâmetro de perfuração. A

instalação deverá obedecer a cuidados especiais, de modo a evitar deformações ou

rupturas do revestimento, que possa comprometer ou dificultar a instalação do

conjunto moto-bomba submersível. Obturar a extremidade inferior do revestimento

com peça apropriada.

2.3.9 - Instalação de Pré-Filtro

A colocação do pré-filtro deverá ser feita paulatinamente, de modo a formar um anel

cilíndrico contínuo entre a parede do furo e o revestimento. O pré-fiitro será instalado

por gravidade, com o fluído preparado adequadamente e circulando em velocidade

baixa, até que o pré-filtro atinja a profundidade de 12,00m. O adicionamento de pré-

filtro deverá ser assegurado durante o desenvolvimento do poço.

2.3.10 - Vedação de Aqüífero

O processo de cimentação de qualquer espaço anelar deverá ser feito numa única

operação contínua. O material utilizado na cimentação em situações normais deverá

ser constituído de calda de cimento. Nenhum serviço poderá ser efetuado no poço

durante as 48 h que se seguirem à cimentação.

2.3.11 - Proteção Sanitária

Deverão ser introduzidas no espaço anelar, duas colunas de tubo PVC DN 50,

diametralmente opostos, cada coluna com 12,00m de comprimento, completando o

pré-filtro até 10,00m de profundidade e preencher o espaço restante com argamassa

de cimento-areia, traço 1:3.
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Deverá ser construída laje de proteção na boca do poço, envolvendo o revestimento.

Essa laje deverá ter declividade do centro para a periferia, com espessura mínima de

0,15m e área não inferior a 1,00m^. O revestimento deverá ficar saliente 0,50m acima

da laje.

2.3.12 - Limpeza e Desenvolvimento

No desenvolvimento do poço deverá ser aplicado o processo de pistoneamento ou ar

comprimido.

No processo de pistoneamento, o embolo deverá ter diâmetro inferior em 1” do

diâmetro do poço.

No processo de ar comprimido o método a ser empregado é o de poço aberto.

2.3.13 - Teste de Produção

Na instalação do equipamento de bombeamento no poço, deverá ser colocada uma

tubulação auxiliar, destinada a medir os níveis d’água, com sua extremidade inferior

acima 1,00m do crivo da bomba. Na medição de vazão devem ser empregados

dispositivos que assegurem uma determinação com relativa facilidade e precisão:

para vazões de até 40 m^/h, deverão ser empregados recipientes de volume aferido

de 200 a 220L, indeformados e em bom estado de conservação: vazões acima de 40

m^/h deverão ser determinadas por meio de sistemas contínuos de medida, tais como:

vertedor, orifício calibrado, tubo venturi ou outros.

A tubulação de descarga da água deverá ser dotada de válvula de regulagem sensível

e de fácil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazão em diversos

regimes de bombeamento. O lançamento da água extraída deverá ser feito a uma

distância de 25,00m à jusante do poço.

Antes de dar início ao bombeamento, o operador deverá certificar-se da posição do

nível da água original, efetuando, pelo menos, três medidas de nível, a cada meia

hora.

As medidas de nível d’água no poço, durante o bombeamento, deverá ser efetuadas

na seguinte freqüência de tempo, a partir do início do teste.

FREQUÊNCIA

MEDIÇÃO (min)

INTERVALO DE TEMPO

(min)

DE

1 min.0-10

2 min.10-20
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5 min20-60

10 min60-100

20 min100-180

30 min180-300

300 em diante 100 min

O teste de vazão deverá ser iniciado com bombeamento à vazão máxima definida,

num período mínimo de vinte e quatro horas. Uma vez terminado o teste à vazão

máxima, deve-se proceder ao teste de produção.

O teste de produção deverá ser efetuado em quatro etapas de mesma duração, com

vazões progressivas, em regime contínuo de bombeamento, mantendo-se a vazão

constante em cada etapa. A passagem de uma etapa para outra deverá ser feita de

forma instantânea, sem interrupção do bombeamento.

O plano de teste deverá prever um escalonamento de vazões de aproximadamente

40%, 60%, 80% e 100% da vazão máxima.

As medidas de vazão deverão ser efetuadas em correspondência com as de nível

d’água. Não poderá haver variação de vazão superior a 10% durante o bombeamento.

2.3.14 - Desinfecção

A desinfecção final deverá ser feita mediante a aplicação de uma solução clorada em

quantidade tal que se consiga uma concentração no poço de 50 mg/L de cloro livre.

Se a solução empregada for de hipoclorito de sódio a 10%, deverá ser aplicado meio

litro para cada metro cúbico de água no poço.

Deve-se introduzir parte da solução no poço através de tubos auxiliares. O restante

da solução deverá ser colocado pela boca do poço de modo a desinfectar o

revestimento acima do nível d’água. A solução deverá permanecer no poço por um

período não inferior a duas horas.

2.3.15 - Análises Físico-químicas e Bacteriológicas da Água

A coleta de água para análise físico-química deverá ser feita em garrafa de plástico

limpa com volume de 3,00 a 5,OOL. Antes da coleta deve-se lavar a garrafa com água

do poço e, a seguir, fazer a coleta diretamente na boca do poço.

A coleta de água para análise bacteriológica deverá ser feita em frasco apropriado e

seguir as recomendações do laboratório.

O prazo entre as coletas e a entrega das amostras no laboratório não deverá exceder

a 24 h.
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2.3.16 - Teste de Alinhamento

A verificação do alinhamento do poço, quando exigido, deverá ser feita mediante a

introdução de um gabarito de 12,00m de comprimento e diâmetro de 25,40mm menor

que 0 diâmetro de revestimento do poço. O gabarito deverá deslizar livremente em

toda a extensão da câmara de bombeamento. O custo desta operação será de inteira

responsabilidade da empresa habilitada.

Concluídos todos os serviços, o poço deverá ser lacrado com chapa soldada, tampa

roscável ou outro dispositivo de modo a evitar possíveis obstruções ou contaminação.

3 - Reservatório de Concreto Armado

1 - Limpeza do Terreno

Este serviço será executado de modo a deixar completamente livre, não só toda a

área do canteiro da obra, como também os caminhos necessários ao transporte de

materiais.

Constará de capinação, destocamento e derrubada de árvores que possam prejudicar

os trabalhos de construção, removendo-se todos os entulhos.

2 - Locação da Obra

Será executada por meio de banquetes, onde se fixará pregos na direção dos eixos

de paredes ou pilares, tudo de acordo com as dimensões do projeto.

Deverão ser observados os níveis indicados nos cortes do projeto, fixando-se

previamente, a R.N. geral a obedecer.

3 - Escavações

Serão executadas de modo a proporcionar o máximo de rendimento em função do

volume de terra a remover e das dimensões, natureza e topografia do terreno.

Quando necessário, os locais escavados deverão ser escorados adequadamente de

modo a oferecer segurança aos operários.

Quando for o caso, o esgotamento das cavas de fundações será feito através de

bombas, salvo, quando a quantidade a esgotar for diminuta, quando então usar-se-á

processo manual com baldes.
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4 - Reate rro

Será executado com material arenoso isento de substâncias orgânicas, em camadas

sucessivas de 0,20 m, convenientemente molhadas e aplicadas, manual ou

mecanicamente.

Será adotado igual método para o reaterro das áreas remanescentes das escavações

onde for necessário regularizar o terreno.

5 - Concreto estruturai

O concreto armado utilizado na obra terá uma resistência mínima de 20 Mpa.

O concreto será confeccionado no próprio canteiro, em betoneira no traço 1:2:3

(cimento, areia e brita).

O lançamento será feito de forma manual (com baldes e carro de mão), cabendo

sempre ao engenheiro residente verificar durante todo processo de concretagem a

quantidade de materiais empregados na confecção do concreto (areia, cimento, brita

e água), no intuito de garantir a trabalhabilidade e a resistência final do concreto aos

28 dias.

6 - Fôrma

Devem-se adaptar exatamente as dimensões das peças da estrutura projetada a

serem construídas de modo a não se deformarem, sensivelmente, sob a ação das

cargas e pressões internas, do concreto fresco.

As escoras quando roliças, terão diâmetro mínimo de 3", e só poderão ter uma

emenda, não situada no seu terço médio.

Os escoramentos com mais de 3,00 m de altura deverão ser contra ventados.

Antes do lançamento do concreto, será procedida a limpeza das formas, molhando-

se as mesmas até a saturação.

7 - Desfôrma

O tempo de desfôrma para pilares será de 3 dias;

Para vigas (faces laterais e fundo) 7 dias;

Para lajes 14 dias;

O descimbramento das lajes e vigas será feito do meio do vão para os apoios.

8 - Armaduras

As barras das armaduras devem ser dobradas rigorosamente de acordo com os

detalhes do cálculo estrutural, colocadas nas formas e posições, sendo amarradas
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com 0 auxílio de arame preto n.° 18. Por ocasião da concretagem os ferros deverão

estar perfeitamente limpos, isentos de ferrugens, graxa, óleo ou lama.

O recobrimento das armaduras será garantido por espaçadores de plásticos

(polietileno), sendo admitido o recobrimento do projeto do cálculo estrutural em 1,5

cm.

Sempre utilizar vibradores de imersão para impedir a segregação do concreto.

9 - Fundações

Nas fundações serão lançados lastro de concreto simples para embasamento de

fundo de vala, no traço 1:2:2, atingindo um fck - 11 Mpa.

As fundações dos reservatórios serão fundações rasas do tipo sapata, em forma

piramidal. O fck utilizado para as fundações será de 20 Mpa, a tensão máxima do solo

para projeto é de 1,5 kg/cm^.

10 - Pavimentação

Serão executados lastros de impermeabilização de concreto simples com pedra preta

com cimento e areia no traço de 1:3:4 espessuras de 7 cm.

Piso cimentado liso: será com argamassa de cimento e areia traço 1:3 e espessura

de 2,5 cm.

Calçada de Proteção: será com piso cimentado liso sobre matacoado com pedra preta.

11 - Alvenaria

As alvenarias de paredes para as fundações serão executadas com pedras graníticas

de boa qualidade, com as dimensões para suportar as cargas a elas impostas.

As pedras serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e a

execução dever ser cuidadosa, de modo a evitar o aparecimento de valas que possam

vir a prejudicar a estrutura.

As alvenarias para o embasamento e para as paredes deverão ser executadas com

tijolos maciços ou furos de boa qualidade, sonoros, bem cozidos e de arestas viva.

As fiadas deverão ficar perfeitamente niveladas e as paredes ter prumo perfeito e os

cantos em ângulos retos, sendo obedecidas rigorosamente às dimensões e os pé-

direitos indicados no projeto.

Antes de assentados, os tijolos devem ser abundantemente molhados.

Os tijolos serão rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço mínimo 1:10

e as juntas não devem ter espessura superior a 1,5 cm.
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Onde for indicado no projeto o emprego de cobogós, estes devem ser de boa

qualidade e assentados com argamassa de traço idêntico ao emprego no

assentamento dos tijolos.

12 - Revestimentos de Paredes

Os revestimentos só deverão ser iniciados após a completa "pega” da argamassa das

alvenarias e de embutimento das canalizações e água, esgotos e eletricidade.

Serão empregados os seguintes tipos de revestimentos, com respectivas argamassas

e variantes destas:

- Chapisco - Argamassa de cimento e areia no traço 1:4

- Reboco - Argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Todas as superfícies a revestir, serão previamente chapiscadas, jogando-se a

argamassa à colher, com forma suficiente para se conseguir uma boa aderência.

i.y h C-1.0

FAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRALUCAS

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MA: 112025108-7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-MI

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTCMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSÊ - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

001:24,18%		lÃO DESONERADOS ● 112 68% ÍHORA) 69.90% (MÉS)
PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTTCA

605.112,93

323.390,94
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS
ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO E PROJETO EXECCUTIVO

ANTEPROJETO, CONJUNTO DE ESTUDOS PRELIMINARES E LEVANTAMENTO DE CAMPO
PARA AS DIRETRIZES DO PROJETO EXECUTIVO

1

1.1

50.192,12
1.1.1

Tipo
ENGENHEIRO PARA

Mâo de Obra

Und QuanL

1,0000000

0,8630580

Valor Unit

149,23

172,92

MO com LS =>

Preço Total =>

Total

149,23

149,23

149,23

19.698,36

Descrição
ENGENHEIRO CONSULTOR

ENGENHEIRO CONSULTOR - PROJETO

Banco

SUDECAP

SUOECAP

1.1.1.1

Composição

Insumo

Código
61.11.02

56.11.02

H

H

149,23 LS »>

Quant. =>

0,00MO sem LS =>

132,0000000

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Und Quant. Valor Unit TotalDescrição

ENGENHEIRO CIVIL OE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CML - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Código

90779

Banco1.1.1.2

1,0000000H 161,71 161,71
SINAPIComposição

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOSComposição
Auxiliar

Insumo

Insumo

Insumo

H 1.0000000 2,66 2,66
SINAPI95404

Mão de Obra

Material

Material

1,0000000

1,0000000

1,0000000

H 156,95 156,95SINAPI

SIN/\PI

SINAPI

00002708

00037372

00037373

1.34H 1.34

H 0,01 0.01

Material H 1,0000000 0,01 0,01
SINAPI00043462Insumo

Material 1.0000000 0,74H 0,74
SINAPI00043486Insumo

LS =>

Quant. =>

0,00 MO com LS =>

Preço Total *>

MO sem LS => 159,61 159,61

21.345,72132,0000000

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Und Quant.

1,0000000

Valor Unit

28,03

Total

28,03
Descrição

DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - _ gERVIÇOS DIVERSOS
HORISTA

EXAMES-HORISTA (COLETADO CAIXA-ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - F/VMILIATOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT/VÍES - COLETADO CAIXA)
DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)

Código
88597

Banco

SINAPI

1.1.1.3

Composição

Composição
Auxiliar

Insumo

Insumo

H

H 33.3333333 0,12 4.00
SINAPI95391

Material

Material

H 1,0000000

1,0000000

1,34 1,34
SINAPI

SINAPI

00037372

00037373
H 0,01 0.01

Material H 1,0000000 0,07 0.07
00043469 SINAPIInsumo

Material

Mâo de Obra

1,0000000

1,0000000

0,71H 0.71
SINAPI

SINAPI

00043493

00002355

Insuno

Insumo
H 21,90

MO com LS =>

Preço Total =>

21,90

25,90

1.233,32

MO sem LS => 25,90 LS =>

Quant. =>

0,00

44,0000000

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Quant.

1,0000000

Und Valor Unit

59,96

Total

59,96
Descrição

TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Código
1014S7

Banco

SINAPI

1.1.1.4

Composição
H
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
MENSALISTA

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CMXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

AL1MENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA-ENCARGOS COMPLEMENTARES )

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TÉCNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA)

FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPI EMENTARES -

COLETADO CAIXA)

Composição
Auxiliar

Insumo

lasumo

Insumo

Insumo

Insumo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 0,0052045 99,58 0,51SINAPI101369

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

0,61MES

MES

MES

MES

0,0052045

0.0052045

0.0052045

0,0052045

0.0052045

118,58

874.68

252.08

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

00040861

00040862

00040863

00040864

00041092

4,55

1,31

0,01 0,00

10.018,62 52,14MES

Material MES 0,0052045 0,01 0,00SINAPIInsumo 00043476

Material 0.0052045 162.97 0,84MES00043500 SINAPIInsumo

MO com LS =>

Preço Total =>

52.65

7.914,72

MO sem LS => 52,65 LS =>

QuanL =>

0.00

132,0000000

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Descrição

Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (inclumdo equipamento,
transporte e profissionais nivel médio)

TOPOGRAFO - (TÉCNICO 20 GRAU NIVEL C>

NIVELADOR (SINTEC)

AUXILIAR DE CAMPO (SINTEC)

GASOLINA COMUM

TEODOLITO Cl PRECISÃO *1- 6 SEGUNDOS (SINAPI 7247)

NIVEL OTICO Cl PRECISÃO +/- 0.7MM (SINAPI 7252)

GOL 1.0 TOTAL FLEX 12V 5 PORTAS BÁSICO GASOLINA (PRECO AQUIS)

34.164,76

Total

1.1.2

1.1.2.1 Tipo

LOCAÇÃO

Valor UnitUnd QuantCódigo

010512

Banco

17.082,38 17.082,381,0000000lOPESComposição mês

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Equipamento

Equipamento

Equipamento

46,80

15.44

15.44

6.783,56

2.237,99

4.475,99

2.033,25

336,35

336.35

878,89

13.497.54

34.164,76

H 144,9479127

144.9479127

289.8958255

374,4487746

143,7400135

143,7400135

0.0112471

lOPES

lOPES

lOPES

lOPES

lOPES

lOPES

lOPES

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

010209

010233

010235

800102

080201

080202

080731

H

H

5.43L

2,34H

H 2,34

78.144,00

MO com LS =>

Preço Total =>

UN

MO sem LS => 13.497.54 LS =>

QuanL =>

0,00

2,0000000

58.779,60

Total

149,23

149,23

149.23

13.132,24

PROJETO EXECUTIVO DE RESERVATÓRIO

Descrição
ENGENHEIRO CONSULTOR

ENGENHEIRO CONSULTOR - PROJETO

1.1.3

1.1.3.1

Composição
Insumo

Tipo
ENGENHEIRO PARA

Mão de Obra

Valor Unit

149,23

172.92

MO com LS =>

Preço Total =>

Und Quant.

1,0000000

0.8630580

Código
61.11.02

56.11.02

Banco

SUDECAP

SUOECAP

H

H

MO sem LS => 149.23 LS =>

Quant. ->

0,00

88,0000000

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Quant.

1,0000000

Valor Unit

161,71

Total

161,71

UndDescrição
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) ● HORISTA

ENGENHEIRO CML DE OBRA SÊNIOR (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CML - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

1.1.3.2

Composição

Composição
Auxiliar

Insumo

Insumo

Insumo

Código
90779

Banco

SINAPI H

2.66 2,66H 1,000000095404 SINAPI

7B T'-Z
156,951,0000000

1,0000000

1,0000000

156,95HSINAPI

SINAPI

SINAPI

00002708

00037372

00037373

çr1.34H 1.34

0.01H 0.01

Material 1,0000000 0,01 0,01HSINAPIInsumo 00043462

02

n

TJ

O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

EPI ● família ENGENHEIRO CML - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)
0.74Maleríal 1.0000000 0.74HSINAPIInsumo 00043486

MO com LS =>

Preço Total =>

159,61

28.460,96

LS =>

Quant. =>

0.00

176,0000000

MO sem LS => 159.61

Total

28,03

Tipo
SEDl. SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor Unit

28,03

Und QuanL

1,0000000
Descrição

DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) ●
HORISTA

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

EPI - família TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)

1.1.3.3

Composição

Composição
Auxiliar

Insumo

Insumo

Código
88597

Banco

SINAPI H

0,12 4,00H 33,3333333SINAPI95391

1.34 1,34H 1,0000000

1,0000000

00037372

00037373

SINAPI

SINAPI 0,01 0.01H

0.07Maleríal 1,0000000 0.07HSINAPIInsumo 00043469

0,71 0.71Material

Mão de Obra

H 1,0000000

1,0000000

SINAPI

SINAPI

Insumo

Insumo

00043493

00002355 21,90

25,90

9.866,56

21.90

MO com LS =>

Preço Total =>

H

LS =>

Quant. =>

0.00MO sem LS => 25,90

352,0000000

Valor Unit

41,59

41,59

MO com LS =>

Preço Total =>

Total

41,59

41,59

41,59

7.319,84

QuanL

1,0000000

1,0000000

Tipo
Diversos

Mão de Obra

UndDescrição
Mão de obra de técnico nível médio sênior

Técnico Nivel Médio Sênior - 40h - Rev 02

1.1.3.4

Composição
Insumo

Código
7158

5937

Banco

ORSE

ORSE

h

h

LS =>

Quant. =>

0,00MO sem LS => 41,59

176,0000000

96.008,88

Total

149,23

149,23

149.23

26.264,48

PROJETO EXECUTIVO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Descrição
ENGENHEIRO CONSULTOR

ENGENHEIRO CONSULTOR - PROJETO

1.1.4

1.1.4.1

Composição

Insumo

Valor Unit

149,23

172.92

MO com LS =>

Preço Total =>

Tipo
ENGENHEIRO PARA

Mão de Obra

Und QuanL

1,0000000

0,8630580

Código
61.11.02

56.11.02

Banco

SUDECAP

SUDECAP

H

H

LS =>

Quant. =>

0.00MO sem LS => 149,23

176,0000000

Total

161,71

Tipo
SEDl ● SERVIÇOS DIVERSOS

SEDl - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Maleríal

Material

QuanL

1,0000000

Valor Unit

161,71

UndDescrição
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBFtA SÊNIOR (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI ● família ENGENHEIRO CML - HORISTA (ENC/\RGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

1.1.4.2

Composição

Composição
Auxiliar

Insumo

Insumo

Insumo

Código
90779

Banco

SINAPI H

2,66 2,66H LOCXDOOOOSINAPI95404

156,95 156,95H 1.0000000

1.0000000

1,0000000

00002708

00037372

00037373

SINAPI

SINAPI

SINAPI

1,341.34H

0,010.01H

0,01Material 1,0000000 0.01HSINAPIinsumo 00043462

Material 1,0000000 0.74 0.74HSINAPIInsumo 00043486

MO com LS =>

Preço Total =>

159,61

42.691,44

LS =>

Quant. =>

0,00MO sem LS => 159,61

264,0000000 i



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) 601:24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

Tipo
SEDl - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DI\^RSOS

Valor Unit

28,03

Total

28,03

Und Quant.

1,0000000

33,3333333

Descrição
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) ●
HORISTA

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO ● HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)

Código
88S97

Banco

SINAPI

1.1.4.3

Composição

Composição
Auxiliar

Insumo

Insumo

H

0,12 4.00H95391 SINAPI

Material

Material

1.341,0000000

1.0000CKX)

1.34HSINAPI

SINAPI

00037372

00037373 0.01 0,01H

0.07Material 1.0000000 0.07HInsumo 00043469 SINAPI

0,71Material

Mão de Obra

1,0000000

1,0000000

0.71HInsumo

Insumo

00043493

00002355

SINAPI

SINAPI 21,90

MO com LS =>

Preço Total =>

21,90

25,90

19.733,12

H

MO sem LS => 25.90 LS =>

Quant. =>

0,00

704,0000000

Tipo
Diversos

Mão de Obra

Valor Unit

41,59

41.59

MO com LS =>

Preço Total =>

Total

41,59

41.59

41,59

7.319,84

Und Quant

1,0000000

1,0000000

Descrição
Mão de obra de técnico nivel médio sênior

Técnico Nivel Médio Sênior - 40h - Rev 02

Código Banco

ORSE

ORSE

1.1.4.4

Composição

Insumo

h7158

h5937

MO sem LS => 41,59 LS =>

Quant. =>

0,00

176,0000000

PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
Descrição

ENGENHEIRO CONSULTOR

ENGENHEIRO CONSULTOR - PROJETO

21.275,76

Total

149,23

149,23

149,23

3.283,06

1.1.5

1.1.S.1

Composição
Insumo

Valor Unit

149,23

172,92

MO com LS =>

Preço Total =>

Tipo
ENGENHEIRO PARA

Mão de Obra

Und Quant

1,0000000

0.8630580

Código
61.11.02

56.11.02

Banco

SUDECAP

SUDECAP

H

H

LS =>

Quant. =>

MO sem LS => 149,23 0.00

22,0000000

Tipo
SEDl - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDl - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Unit

161,71

Total

161,71

Und Quant

1,0000000

1,0000000

Descrição
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CML DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENC/VRGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS ● FAMIÜA ENGENHEIRO CML - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Banco

SINAPI

1.1.5.2

Composição

Composição
Auxiliar

Insumo

Insumo

Insumo

Código
90779 H

2,662.66HSINAPI95404

156,95Mão de Obra

Material

Material

H 1.0000000

1.0000000

1.0000000

156,95SINAPI

SINAPI

SINAPI

00002708

00037372

00037373

1.34 1.34H

0,010.01H

0,01Material H 1.0000000 0.01SINAPIInsumo 00043462

Material 1,0000000 0,74 0,74HInsumo 00043486 SINAPI

159,61

10.672.86

MO com LS =>

Preço Total =>

MO sem LS => 159,61 LS =>

QuanL =>

0,00

66,0000000

TotalValor UnitTipo Und QuantDescrição

Mão de obra de técnico nível médio sênior

Banco1.1.5.3 Código

41,59

41.59

41,59

7.319,84

Diversos 1,0000000 41,59hComposição 7158 ORSE

Mão dc Obra 1 .OCXJOOOO 41,59

MO com LS =>

Preço Total =>

hTécnico Nível Médio Sênior-40h - Rev 025937 ORSEInsumo

LS =>

Quant. =>

0,00MO sem LS => 41.59

176,0000000



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

R$ 260.421,12

62.969,82

323.390,94

Total sem BDI

Total do BOI

Total Geral

R$

R$

ANTC PRÒJEtO, CONJUNTO DÉ ÉSWDOS PREUMINAf^ E LEVANTAMENTO DE CAMPO PARA AS DIRETRIZES DO PROJETO.EXECUTIVO 1WI' I I . I IIIH ■ ■llll

1. ESTIMATIVA DE PRAZO DE EXECUÇÃO DESTE SERVIÇO (1 MES)
2. ENGENHEIRO CONSULTOR (1 MÉS. COM 6HA3IA X 22 = 132 HORAS
3, ENGENHEIRO SÊNIOR (1 MÊS, COM 6H/OIAX22 = 132 HORAS
4. DESENHISTA DETALHISTA (1 MÉS. COM 2H/DIA X 22 = 44 HORAS
5. TÉCNICO EM SONDAGEM (1 MÊS, COM 6H DIA X 22 = 132 HORAS

projeto Eií^u^i© DE RESERVATÓRIO iiiiiiiv.r' I iiMiiTii TdUíiíniiimrrmT I' "1 iiiiii Illll llll I

1. ESTIMATIVA DE PRAZO DE EXECUÇÃO DESTE SERVIÇO (1 MÉS)
2. ENGENHEIRO CONSULTOR (1 MÊS. COM 4H/DIA X 22 = 88 HORAS
3. ENGENHEIRO SÊNIOR (1 MÊS, COM 8H/DIAX22 = 176 HORAS
4. DESENHISTA DETALHISTA 2X (1 MÉS, COM 8H/DIA X 22 = 352 HORAS

5. técnico nível médio sênior (1 MÊS, COM 8H DIA X 22 = 176 HORAS

PROJETO EXECUTIVO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO iimi lllí lÉrTTTWlITmW I I lliHri V III I Ml"ir ii III I iiiii

1. ESTIMATIVA DE PRAZO DE EXECUÇÃO DESTE SERVIÇO (2 MÉS)
2. ENGENHEIRO SÊNIOR (2 MÉS, COM 6H/D1A X 22 = 264 HORAS
3. ENGENHEIRO CONSULTOR (2 MÊS, COM 4H/DIA X 22 = 176 HORAS

4. DESENHISTA DETALHISTA 2X{2 MÊS, COM 8HADIAX 22 = 704 HORAS
5. técnico nivel médio sênior (2 MÊS, COM 4H DIA X 22 = 176 HORAS

t . Pf^ÈTO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE CAPTAÇÃO DEÁGUâl I II .a li ■ Niii inm i.lVI II

1. ESTIMATIVA DE PRAZO DE EXECUÇÃO DESTE SERVIÇO (1 MES)
2. ENGENHEIRO SÊNIOR (1 MÉS, COM 3H/DIAX 22 = 266 HORAS
3. ENGENHEIRO CONSULTOR (1 MÊS. COM 2H/DIA X 22 = 44 HORAS
4. lécnico nível médio sênior (1 MÉS, COM 0H DIA X 22 = 176 HORAS

175.258,00

Total

MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA

Descrição

1.2

Quant. Valor UnitUndCódigo Banco1.2.1

» f

A120,29H 1,0000000

1,0000000

120,29ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE C/\PACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ENGENHEIRO CML DE OBRA PLENO (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI

SINAPI

CPU 90778

95403 çr1.97 1.97HCPU_A

Cxc
116,22 116,22H 1,0000000

1,0000000

1.0000000

SINAPI

SINAPI

SINAPI

INS 00002707

00037372

00037373
N IO?1.34 1,34HINS

0,010.01HINS

n
c

.■D

O
N>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 8URIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24.18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
1,0000000 0,01 0,01FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CML - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

HSINAPIINS 00043462

0,74H 1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

528,0000000

0,74INS 00043486 SINAPI

MO com LS => 118,19

149,37

78.867,36

MO sem LS ->

Valor do BDI =>

118,19

29,08

LS =>

Preço Total =>QuanL =>

Valor Unít

S.648,94

92,20

Total

5.648,94

92,20

Und Quant.

1,0000000

1,0000000

Código
93572

95422

Banco

SINAPI

SINAPI

Descrição

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) ● MENSALISTA

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL ● MENS/VLISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

1.2.2

MES

MESCPU A

6.049,76

252,08

MES 1.0000000

1,0000000

1,0000000

1.0000000

5.049,76

252,08

INS 00040818

00040863

00040864

00043475

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

MESINS

MES 0,01 0,01INS

18,73MES 18,73INS

MES 1,0000000 236,16 236,16INS 00043499 SINAPI

MO com LS => 5.141,96

7.014,85

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

5.141,96

1.365,91

LS => 0,00

Valor com BDI =>

8,0000000 Preço Total => 56.118,80Quant. =>

Valor Unit

4.053,78

43,81

Total

4.053,78

43.81

Und QuanL

1,0000000

1,0000000

Código
101452

101364

Banco

SINAPI

SINAPI

Descrição

SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
MENSALISTA

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)

FERRAMENTAS ● FAMÍLIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMÍLIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1.2.3

MESCPU

MESCPU_A

118,58

874,68

252.08

MES 1,0000000

1,0000000

1.0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

118,58

874,68

252,08

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

INS 00040861

00040862

00040863

00040864

00041084

00043479

MESINS

MESINS

0.01 0.01MESINS

2.399,66

114.72

MES 2.399,66

114,72

INS

MESINS

250,24 250.24MES 1,0000000INS 00043503 SINAPI

MO com LS => 2.443.47

5.033,98

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.443,47

980,20

LS => 0.00

Valor com BDI =>

8,0000000 Preço Total => 40.271,84Quant. =>

3?
c. ? ^39.637,34

Total

316,47

IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS
Descrição

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1.3
çr

Valor Unit

316,47

Und QuanL

1,0000000

Código
103689

Banco

SINAPI

1.3.1

m'CPU hSc
23,60

27,86

11.80

10.38

m' 0,5000000

0,3729000
CPU_A

CPU_A

102234

88262

SINAPI

SINAPI H

nBs

O

£>



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 . Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 1,1186000

3,2083000

1,0000000

22,54 25,21

18,35

260,00

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SARRAFO '2,5 X 10' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22', ADESIVADA.
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X27 (2 1/2X11)

88316 SINAPI

00004509 SINAPI

00004813 SINAPI

CPU_A
M 5.72INS

250,00m’INS

0,45KG 0.0113000

0,0132000

0,00

Valor com BDI =>

39,92

21,39

MO com LS =>

00005065 SINAPI

00005069 SINAPI

INS

0,28KGINS

LS => 27,44

392,99

MO sem LS =>

Valor do BOI=>

27.44

76,52

18,0000000 Preço Total *> 7.073,82QuanL =>

Total

995,84

QuanL

1,0000000

Valor Unit

995,84

UndDescrição

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, OE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA. PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIM.. CPVC,
PPR, COBRE OU AÇO. DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

Código Banco

93208 SINAPI

1.3.2

m'CPU

0,0269000 909,25 24,45m’101165 SINAPICPU_A

2,52UN 0,0252000 100,13101876 SINAPICPU_A

0,0504000 26,07 1,31UNCPU_A 101891 SINAPI

0,9794000

3,7457000

27,86

14,48

27.28

54.23

H88262 SINAPI

88489 SINAPI

CPU_A
CPU A m’

0,2518000 11,34 2,85MCPU_A 91170 SINAPI

FIXAÇÃO OE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL. CPVC,
PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

4.22 0,95M 0,226600091173 SINAPICPU_A

0,0634000 701.72 44,48PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
ELÊTRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTAAÇÃO. AF_03/2023

ELETROCUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTAADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1,5 MML ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CPBO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MML ANTI-CH/VMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CMXA OCTOGONAL 3' X 3', PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

/\F_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CPU A 91341 SINAPI

0,2518000 9.44 2,37M91862 SINAPICPU_A

12.58 2,85M 0,226600091870 SINAPICPU_A

0,0755000 18.47 1,39UN91911 SIN/V^ICPU A

2.88 1.79M 0,621900091924 SINAPICPU_A

S3 -r-C0.6798000 4.13 2.80M91926 SINAPICPU_A
C*

0.1259000 17,86 2,24UN91937 SINAPICPU_A

33,37 1,68UN 0.050400092000 SINAPICPU_A



)

PREFÊITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
UN 0,0252000 76,44 1,92INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

92025 SINAPICPU_A

25,63 36,891,4396000m'92543 SINAPICPU_A

2,330,0262000 89,16m’93358 SINAPICPU_A

0.170,0067000 26,45m’REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/202393382 SINAPICPU_A

1.4396000 68,02 97.92m’TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO

LATER/M. DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°. COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LASTRO OE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU FLADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

CONDULETE OE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL ON 25 MM (3/4"),

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO LB. PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM {3/4").

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJO/2022
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES

DE 36 W, COM REATOR OE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
LUMINÁRIA TIPO SPOT. OE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. SEM

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA. COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M', SEM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA. COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M', SEM VÃO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M*. SEM VÃO. AF_05/2018
P/\REDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 MT SEM VÃO, AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 MT COM VÃO. AF_05/2018
PAREDE OE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES.
EXTERNA. COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 MT COM VÃO. AF_05/2018

PAREDE OE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
INTERNA. COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 MT COM VÃO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
INTERNA. COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 MT COM VÃO. AF_05/2018
CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

94210 SIN/\PICPU_A

644,28 48,64m' 0,075500094559 SINAPICPU_A

18,77 0,110,006000095240 SINAPICPU_A

51,861,4396000 36,0395241 SINAPICPU_A

27,07 1,360,0504000UN95805 SINAPICPU_A

0.0252000 23,57 0,59UN95811 SINAPICPU A

16,140,1007000 160,32UN97586 SIN/V^ICPU A

141,49 3,560.0252000UN97593 SINAPICPU A

0,490.0252000 19,72UN97611 SINAPICPU_A

164,07 57.700.3517000m’98441 SINAPICPU A

67.800,4048000 167,51m’
CPU_A 98442 SINAPI

143,82 4.04m’ 0.028100098443 SINAPICPU_A

146,27 4.720,0323000m*98444 SINAPICPU_A

108.670,5495000 197.77m’98445 SINAPICPU_A

253,69 108,68m* 0,428400098446 SINAPICPU_A
C
cr

7,440,0439000 169,53m*98447 SINAPICPU_A

SC7.280.0342000 213,0898448 SINAPICPU_A
02

7,93 27.633,4844000M00004513 SINAPIINS

\ I



\ )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
M 3,9174000 21,05 82,46TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA. ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

00006193 SINAPIIN5

201,25 5.07UN 0,0252000INS 00010886 SIN/\PI

194.61 4.90UN 0,0252000EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO (PQS) DE 4 KG,

CLASSE BC

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, OE

SOBREPOR. COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

FORRO DE PVC LISO. BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM

COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

00010891 SINAPIINS

0,0252000 16.20 0,40UN00011455 SINAPIINS

73,88 73.88m’ 1,0000000INS 00011587 SINAPI

MO com LS => 143.24

1.236.63

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

143.24

240.79

Preço Total => 14.839,56QuanL => 12,0000000

Valor Unit

350,00

Total

350,00

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco
042675 SBC

Descrição
ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO PADRAO STANDARD COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS

1.3.3

MESINS

MO com LS => 0.00LS “> 0.00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

434,6384.63

Preço Total => 3.477,048,0000000QuanL =>

Total

121,65

QuanL

1,0000000

0.1897000

0.5691000

0.0044000

Valor Unit

121,65

23,17

27,86

29,80

UndDescrição

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENC/\RGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. /VF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1;4,5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO M/ANUAL. AF_05/2021
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARAN0UB/VMASSARANDU8A, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2X10)

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO. SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40

MM, ESPESSURA DE 0.50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

Código Banco
98459 SINAPI

88239 SINAPI

88262 SINAPI

91692 SINAPI

1.3.4

m’CPU

4,39HCPU_A

CPU_A

CPU_A

15,85H

0.13CHP

28,52 0.54CHI 0,019100091693 SINAPICPU_A

455,70 0.540,0012000m’94974 SINAPICPU_A

34.571,0000000 34,57M00003992 SINAPIINS

35.751,2273000 29,13M00004433 SINAPIINS

20.63

49.55

0,88KG 0,0428000

0,5853000

00005061 SINAPI

00007243 SINAPI

INS

29,00m’INS

MO com LS => 14,34

151,06

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

14,34

29,41
» f *C
C 5’a
O*

iQj)Preço Total => 7.553,00QuanL *> 50,0000000

02Valor Unit TotalQuanLUndDescrição1.3.5 Código Banco

'n

o
tu



\ )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICÃ
1,0000000 673,82 673,82MESLOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRJTORIO, SEM DIVISÓRIAS

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

00010776 SINAPIINS

0,000,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

830,74162.02

Preço Total => 6.693,92Quant. => 8,0000000

66.826,65

Total

12.000,00

12.000.00

MOBILIZAÇÃO E DESMOBIUZAÇAO .MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE APOIO A OBRA

Descrição

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MOBtüZACAO EQUIPAMENTO TERRAPLENAGEM DMT DE 50,1 A 100 KM

1.4
Valor Unit

12.000,00

12.000,00

MO com LS =>

Und QuanL

1,0000000

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Código Banco

014032 SBC

007811 SBC

1.4.1

UNCPU
UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00 LS =>

14.901,602.901,60

14.901,601,0000000 Preço Total =>Quant. =>

Total

278,02

Valor Unit

278,02

Und QuanL

1,0000000
Código Banco
96035 SINAPI

Descrição

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA

METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO ● CHP DIURNO. AF_02/2017
MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA

METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS,

AF_02/2017

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA

METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02I20M
CAMINHÃO BASCUU^NTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA

METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO,
AF 02/2017

1.4.2

CHPCPU

34,92

32,49

1,0000000

1,0000000

34,92

32,49

H88281 SINAPI

96030 SINAPI

CPU_A

CPU_A
H

12,28 12,281,0000000H
CPU_A 96031 SINAPI

4,931,0000000 4,93H96032 SINAPICPU_A

55.7155,71H 1,000000096033 SINAPICPU_A

137,691,0000000 137,69H96034 SINAPICPU_A

MO com LS => 27,43

345,24

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

27,43

67,22

Preço Total => 30.381,12Quant. => 88,0000000

Total

271,14

QuanL

1,0000000

Valor Unit

271,14

UndCódigo Banco
93402 SINAPI

Descrição

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÁO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16,000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV- DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016

1.4.3

CHPCPU

» ●!* -C

cr
37.47

24,53

37,47

24,53

H 1,0000000

1,0000000

88286 SINAPI

93397 SINAPI

CPU_A

CPU_A
H



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ■ Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

9,26 9,26GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE

CARGA 5.8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV- JUROS. AF_03/2016

H 1.0000000CPU_A 93398 SINAPI

H 1.0000000 3,74 3,74GUINDAUTO HIDFLÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE

CARGA 6.8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT

16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV IMPOSTOS E SEGUROS./\F_03/2016

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE C/\RGA 3300 KG. MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG. MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 5.8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT

16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

CPU_A 93399 SINAPI

1.0000000 42,59 42,59HCPU A 93400 SINAPI

153.55H 1,0000000 153,55CPU_A 93401 SINAPI

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 29,98

336,70

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

29,98

65,56

Quant. => 63,9855369 Preço Total => 21.543,93

1.410.003,10SERVIÇOS DE MELHORIAS DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO .TRATAMENTO E ADUTORA DE
ÁGUA TRATADA

POÇO PTP-07{ TUBULAR PROFUNDO 08" x 200,OOm)

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM £NXADA.AF_05/2018
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2

176.382,78

2.029,98

Total

2.1

2.1.1

Valor UniiUnd QuanL

1,0000000

0,0718000

0,0718000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco
98524 SINAPI

88316 SINAPI

88441 SINAPI

2.1.1.1

3,28m’ 3,28CPU

22,54

23,39

MO com LS =>

1.61HCPU A

1,67HCPU_A
LS => 2,05MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,05

4,070,79

Quant. => 156,2500000 Preço Total => 635,93

Valor Unit

8,95

TotalUnd Quant

1,0000000

Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M> - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 MV 111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAV/kDElRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO, AF_06/2014

C/U-1INHÁO BASCULANTE 10 M3, TRUCAOO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA ● CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA ● CHI DIURNO. AF_06/2014

2.1.1.2 Código Banco
100982 SINAPI 8,95m’CPU

204,71 1,69CHP 0,00830005631 SINAPICPU_A

CHI 0.0105000 84,80 0,89CPU_A 5632 SINAPI

267,58 5,29CHP 0.019800091386 SINAPICPU_A
» T" -

ÇT
78,67 1.08CHI 0,0138000CPU_A 91387 SINAPI

MO com LS => 1.27MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1.27 LS => 0.00

Valor com BDI => 11,112,16



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE 8URITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.525W0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA
Quant. s> 31,2500000 Preço Total => 347,18

Valor Unit

2.70

TotalUnd Quant.

1,0000000

Código Banco
93SS9 SINAPI

Descrição
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M*. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
C/VMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUC/VDO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.1.1.3

2,70M3XKMCPU

CHP 0,0090000 267,58 2,4091386 SINAPICPU_A

78,67 0,30CHI 0,0039000CPU_A 91387 SINAPI

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 0,34MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,34

3,350.65

Preço Total => 1.046,87Quant => 312,5000000

35.845,78

Total

62,95

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
Descrição

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M ● 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018
SARRAFO NAO APARELHADO '2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,

PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO ● BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6' CM. EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA. ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21(2 X 11)

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO

TA8UA '2,5 X 23* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

2.1.2

2.1.2.1 Valor Unit

62,95

Und Quant

1,0000000

Código Banco

99059 SINAPI MCPU

23,17

27.86

29.80

8,25H 0,3563000

0,7125000

0,0039000

88239 SINAPI

88262 SINAPI

91692 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

19.85H

0,11CHP

0,47CHI 0,0168000 28,52CPU A 91693 SINAPI

455,70 2,09m’ 0,004600094974 SINAPICPU_A

3,901.5000000

0,7445000

2.60UNCPU A 99062 SINAPI

00004417 SINAPI 8.11 6,03MINS

0,4125000 29.13 12,01M00004433 SINAPIINS

20,99

36.17

12.74

MO com LS =>

2.32KG 0.1110000

0,0256000

0,5500000

0.00

Valor com BDI =>

00005068 SINAPI

00007356 SINAPI

00010567 SINAPI

INS

0,92LINS

7,00MINS

22,36

78.17

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI

22,36

15.22

Preço Total => 1.954,25Quant => 25,0000000

t: ~ ~

£. 7 =Valor Unit

89,16

Total

89,16

Und Quant

1,0000000

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

2.1.2.2 Código Banco

93358 SINAPI m’CPU

89,16

55,30

3,9560000 22,54

MO com LS =>

HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCPU_A 88316 SINAPI

LS => 0,00MO sem LS => 55,30



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 ■ MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
21,55 Valor com BDI => 110,71Valor do BDI =>

12,0000000 Preço Total => 1.328,52Quant. =>

Total

2.160,08

Quant

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

UndCódigo Banco

104488 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PILAR£S,VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIRÊITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIF5A, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6.3 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMEtTTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DÊ CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

2.1.2.3

m’CPU

1,5027000 93.62 140,68m'92419 SINAPICPU_A

180,28 377.07m' 2.091600092455 SINAPICPU_A

5.0823000 54,22 275.56m’92514 SINAPICPU_A

13,83 37,29KG 2.696700092759 SINAPICPU A

13.59KG 1,0504000 12.94CPU_A 92760 SINAPI

6,69KG 0,5540000 12,0992761 SINAPICPU_A

10,71 212,22KG 19,815200092762 SINAPICPU A

106,45KG 8,0102000 13,29CPU_A 92768 SINAPI

171,37KG 13,8202000 12.40CPU_A 92769 SINAPI

1,0000000 513.02 513,02m’94971 SIN/^ICPU_A

1,0000000 306.14 306,14m’103670 SINAPICPU_A

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 530,22

2.682,38

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

530,22

522,30

Preço Total => 6.638,89Quant => 2,4750000

Total

60,04

Valor Unit

60,04

Und Quant

1,0000000

Código Banco
103323 SINAPI

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.1.2.4

CPU

7,310,0104000 703,46ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CALE AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÜNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/\RES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZAOA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1.20 A 1.70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7.5' CM

m’87369 SINAPICPU A

0,5900000

0,2950000

0,4200000

28,21

22,54

16,64H88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A

CPU_A 6,64H

1.10M 2.62INS



V)

PREFÊITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S25/m001-i0

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68V. (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CENTO 0,0050000

13,6000000

40,33 0,20PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)
BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVEN/MRIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9

X19X39 CM (NBR 15270)

00037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

UN 2,07 28.15INS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS =>17,25

14,51

0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 17,25

74,55

Quant. => 112,9000000 Preço Total => 8.416,69

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

4,56

TotalCódigo Banco
87879 SINAPI

Descrição

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1.2.S

m' 4,56CPU

m’ 0,0037000 559,85 2,0787313 SINAPICPU_A

H 0,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

1,92CPU_A
CPU A

88309 SINAPI

88316 SINAPI H 0,57

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1.91 LS => 1,91

1,10 5,66

Quant => 225,8000000 Preço Total => 1.278,02

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

14,48

Total

14,48

Código Banco
88489 SINAPI

Descrição

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

2.1.2.6

m'CPU

H 0,1631000

0.0544000

0.2285000

0.00

Valor com BDI =>

30,71

22.54

36.17

MO com LS =>

5,00CPU_A

CPU_A

88310 SINAPI

88316 SINAPI

00007356 SINAPI

H 1.22

L 8.26INS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS =>4,08 4.08

3,50 17.98

Quant. => 225,8000000 Preço Total => 4.059,88

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

83,25

Total

83,25

Código Banco
94992 SINAPI

Descrição

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

AF_07/2016
CARPINTEIRO OE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1;2,7;3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05«021
SARRAFO -2,5 X 7.5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO OE ACO POLIDO COM C/^ECA 17X21 (2X 11)

TELA DE ACO SOLD/MDA NERVURADA. CA-60. Q-196, (3,11 KG/M2). DIÂMETRO 00 FIO = 5,0 MM.
LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

2.1.2.7

m'CPU

H 0,0976000

0,1483000

0,2459000

0,0739000

27,86

28,21

22,54

494,64

2,7188262 SINAPI

88309 SINAPI

88316 SINAPI

94964 SINiAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A
CPU A

H 4,18

H 5,54

m’ 36,55
X T —

So-M 0,4500000

0,0240000

1,0816000

3,94 1,7700004517 SINAPI

00005068 SINAPI

00007156 SINAPI

INS

KG 20,99

29,59

0,50INS

m' 32,00INS

MO sem LS => 12,62 LS => 0,00 MO com LS => 12,62

õn
.cc
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE A8ASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÈS) BDI: 24.18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
103,37Valor do BOI *> 20,12 Valor com BDI =>

Quant => 30,0000000 Preço Total => 3.101,10

Valor Unit

55,85

Total

55,85

Und Quant

1,0000000

Código Banco
92393 SINAPI

Descrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTÊRTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV-CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE

1-(14X 1-).CHP DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

1" (14 X 1') - CHI DIURNO. AF_08/2015

AREIA MEDIA- POSTO JAZIOA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)
BLOQUETE/PISO INTÊRTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HÉXAGONAL, 25

CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781). COR NATURAL

PO DE PEDRA (POSTO PEOREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

2.1.2.8

m'CPU

3,46H 0,1239000

0,1239000

0,0041000

28.00

22.54
CPU_A

CPU_A

CPU_A

88260 SINAPI

88316 SINAPI

91277 SINAPI

2,79H

0.03CHP 8.79

0,0578000 0.64 0.03CHI91278 SINAPICPU_A

0,03CHP 0,0038000 9.62CPU A 91283 SINAPI

0,05CHI 0.0582000 1,0191285 SINAPICPU_A

0,0568000

1,0038000

77.50

44.37

4.40m’00000370 SINAPI

00000711 SINAPI

INS

44.53m'INS

0,530,0066000

0,00

Valor com BDI =>

80,41

MO com LS =>

m’00004741 SINAPIINS

4,12MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,12 LS =>

69,3513,50

Preço Total => 433,43Quant. => 6,2500000

Total

556,29

QuanL

1,0000000

Valor Unit

556,29

UndCódigo Banco
100701 SINAPI

Descrição

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO

COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, MALHA 2" SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E

DOBRADIÇAS
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:0.5:4.5 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAFLA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PORTA DE ABRIR / GIRO. EM GRAOIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4’, COM

REQUADRO E GUARNlCAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

2.1.2.9

m'CPU

0,4570CKK)

0.2290(MX)

0.0120000

28,21

22,54

675,64

12,89H88309 SINAPI

88316 SINAPI

88627 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

5,16H

8,10m’

1.0000000 530,14 530,14m’00004930 SINAPIINS

0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 13.59

690,80

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

13,59

134,51

LS =>

X t:
Ç S' 2
cr

12,5000000 Preço Total => 8.635,00Quant =>

110.204,42

Total

10.285,94

ADUTORA DE AGUA TRATADA

Descrição

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN

2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E

2.1.3

2.1.3.1 Quant

1,0000000

Valor Unit

10.285,94

UndCódigo Banco

12032031 Próprio UNCPU

-:C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
12,0000000

12,0000000

27.45

22.67

329,40

272,04

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 SINAPI

88248 SINAPI

CPU_A

CPU_A H

65.07

166.38

65,07

166,38

UN 1,0000000

1,0000000

ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE. DN 100 / DE 110 MM

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO. ESCALA *10* KGF/CM2 CIO' BAR), DIÂMETRO

NOMINAL DE 100 MM, CONEXÃO DE ^f2^

VALVULA DÊ RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16). 4'. 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA 4 " (REF 1509)

UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIÂMETRO 4"

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4"

CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"

TE OE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2“

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= ■8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M

TE OE FERRO GALVANIZADO, DE 4"

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X V

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"

EXTREMIDADE PVC PBA, BF. JE, ON 100/ DE 110 MM (NBR 10351)

INS 00000047 SINAPI

00012898 SINAPI UNINS

757.38 757,38UN 1,0000000INS 00010415 SINAPI

1.028,00

1.591.20

793,11

1.339.82

413,94

1.315,00

347,23

1.258,32

43,54

401,88

163.63

409,68

12.773,08

UN 2,0000000

2,0000000

1,0000000

2,0000000

1.0000000

2,5000000

1,0000000

8,0000000

1,0000000

2,0000000

1.0000000

0,00

Valor com BDI =>

514,00

795,60

793,11

669,91

413,94

526,00

347,23

157,29

43,54

200.94

163,63

MO com LS =>

00006027 SINAPI

00012431 SINAPI

00001800 SINAPI

00001780 SINAPI

00006315 SINAPI

00013142 SINAPI

00006300 SINAPI

00004183 SINAPI

00003925 SINAPI

00003934 SINAPI

00003073 SINAPI

INS

UNINS

UNINS

UNINS

UNINS

MINS

UNINS

UNINS

UNINS

UNINS

UNINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

409.68

2.487,14

Preço Total => 12.773,08Quant. => 1,0000000

Valor Unit

5,60

112,11

MO com LS =>

TotalUnd Quant.

1,0000000

0,0500000

0,00

Valor com BOI =>

Código Banco

99063 SINAPI

99061 SINAPI

Descrição

LOCAÇÃO DÊ REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

2.1.3.2

5,60MCPU

5,60UNCPU_A
2,26MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,26 LS =>

6.951.35

Preço Total => 4.135,38Quant. => 595,0200000

Valor Unit

5,98

TotalUnd Quant.

1.0000000
Código Banco
90091 SINAPI

Descrição

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA CPU POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M. EM SOLO
DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION/U. 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1.3.3

5,98m*CPU

3.52CHP 0,0172000 204,715631 SINAPICPU_A

1.63CHI 0,0193000 84,805632 SINAPICPU A

c

0.0371000

0,00

Valor com BDI =>

22,54

MO com LS =>

0,83HCPU_A 88316 SINAPI
Óa

1.21MO sem LS =>

Valor do BOI =>

1.21 LS =>

eTE7,421,44

Preço Total => 3.027,73408,0500000Quant =>

'CQuant Valor Unit TotalUndCódigo Banco Descrição2.1.3.4
'"G

fs>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANAÜTICÃ
1,0000000 6,54 6,54m’PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO

NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV . CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

101616 SINAPICPU

2,870,1020000

0,1531000

0,0036000

28,21

22,54

35,67

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

3.45H

0,12CHP

29,36 0,10CHI 0.003600091534 SINAPICPU_A

MO com LS => 4,27LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,27

8.121,58

Preço Total => 4.831,56Quant. => 595,0200000

Valor Unit

3,21

TotalQuanL

1,0000000

UndCódigo Banco

97123 SINAPI

Descrição

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTlCA, EMBALAGEM DE

●400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

2.1.3.5

3,21MCPU

18,55

22,54

20,26

1,360,0737000

0,0737000

0,0096000

H88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

CPU_A

CPU_A 1,66H

0,19UNINS

MO com LS => 1,84LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,84

3,980.77

Preço Total => 2.368,17Quant. => 595,0200000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

55,23

MO com LS =>

UndDescrição

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
Código Banco

00036377 SINAPI

2.1.3.6

55.23MINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

68,5813,35

40.806,47595,0200000 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unit

13,17

Total

13,17

Quant

1,0000000

UndCódigo Banco

104734 SINAPI

Descrição

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO: 0,26 MVPOTÉNCIA; 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

2.1.3.7

m’CPU

136,55 5,21CHP 0,0382000RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREG/^EIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5678 SINAPICPU_A
X ~ ~

- s

Oc=
57.07 3,14CHI 0,0561000RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA ÜQ. 88

HP, CAÇAMBA CARREG, CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

5679 SINAPICPU_A

!C2
\ Â
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHP 0,0054000 315,73 1.70CAMINHÃO PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA UTIL MAXIMA

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA-CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014

5901 SINAPICPU_A

CHI 0,0006000 78,08 0,045903 SINAPICPU_A

22,54 2,55H 0.1135000

0.0614000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

88316 SINAPI

91277 SINAPI

CPU_A
CPU A 0,53CHP 8,79

3,52LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

3.52

16,353,18

6.579,07Quant. => 402,3900000 Preço Total =>

Valor Unit

8,95

TotalUnd QuanL

1,0000000
Código Banco
100982 SINAPI

Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA (CAÇAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HID^ULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.1.3.8

8,95m’CPU

204,71 1.69CHP 0.00830005631 SINAPICPU_A

84.80 0,89CHI 0.01050005832 SINAPICPU_A

5.290,0198000 267,58CHP91386 SINAPICPU A

78,67 1,08CHI 0,013800091387 SINAPICPU_A

MO com LS => 1,27MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,27 LS => 0,00

Valor com BDI => 11,112,16

Preço Total => 62,88Quant => 5,6600000

Valor Unit

2,70

TotalUnd QuanL

1,0000000

Código Banco

93569 SINAPI

Descrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA- CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.1.3.9

2,70M3XKMCPU

267,58 2,40CHP 0.009000091386 SINAPICPU_A

78.67 0,30CHI 0,003900091387 SINAPICPU_A

» j; T
Ç- in 5

0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 0,34MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,34 LS =>

3,350,65

56,6000000 Preço Total => 189,61QuanL =>

O
M
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe.SÊINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Und Quant.

1,0000000

0,0180000

0,0060000

0,0010000

0,0030000

0,0060000

0,0180000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit TotalDescrição

TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Encanador

Aluguel de bomba de drenagem - “darVa" - diâmetro 4" - .potência = 5 cv

Encarregado de turma - SICRO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

2.1.3.10 Código Banco
6465 ORSE

10549 ORSE

10554 ORSE

2449 ORSE

54 ORSE

00002696 SINAPI

00006111 SINAPI

0,480,48mCPU

3,75 0,06hCPU_A

CPU_A 0,02h 3,66

0,00h 5,68INS

18,28

19,07

13,65

MO com LS =>

0,05hINS

0,11HINS

0,24HINS

0,40LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.40

0.590.11

Preço Total => 351,06Quant. => 595,0200000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

65,07

MO com LS =>

UndDescrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE 110mm

2.1.3.11 Código Banco
00000047 SINAPI 65,07UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

80,8015,73

Preço Total => 80,80Quant. => 1,0000000

Quant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

135,76

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco
00001828 SINAPI

Descrição

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS. DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

2.1.3.12

135,76UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

168,5832,82

Preço Total => 674,32Quant => 4,0000000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

1.885,87

MO com LS =>

UndDescrição
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

Código Banco
19826 SEINFRA

2.1.3.13

1.885,87UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

2.341,87456,00

Preço Total => 2,341,87Quant. => 1,0000000

Total

690,13

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

690,13
Descrição
REGISTRO DE GAVETA Cl FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO Cl VOLANTE

DN100 PN16

2.1.3.14 Código Banco

15327 SEINFRA UNINS

MO com LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS => 0,00

Valor com BDI => 857,00166,87

1,0000000 Preço Total => 857,00 X —
c l/l

Quant =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

133,06

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco
I1929 SEINFRA

Descrição

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4’)

2.1.3.15

133,06UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

165,2332.17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-ÍO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
QuanL => 1,0000000 Preço Total => 165,23

Valor Unit

808,05

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Código Banco
I6666 SEINFRA

Descrição
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

2.1.3.16

806,05UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS =>0,00

1,003,43195,38

QuanL => 1,0000000 Preço Total => 1.003,43

TotalUnd Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

535,90

MO com LS =>

2.1.3.17 Código Banco

I3476 SEINFRA

Descrição

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 535,90UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

665,48129,58

Preço Total => 665,48Quant => 1,0000000

Und Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

3.965,90

MO com LS =>

Total

3.965,90

Código Banco

14468 SEINFRA

Descrição

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=5800

2.1.3.18

UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

4.924.85958,95

Preço Total -> 14.774,55Quant => 3,0000000

Valor Unit

3.261,00

MO com LS =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco
14464 SEINFRA

2.1.3.19 Descrição

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=4000 3.261,00UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

4.049,50788,50

Preço Total => 4.049,50Quant => 1,0000000

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco
13960 SEINFRA

Descrição
TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 . L= 250

2.1.3.20

478,83UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

594.61115.78

Preço Total => 1.189,22Quant 2,0000000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

535,90

MO com LS =>

UndCódigo Banco
13476 SEINFRA

Descrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

2.1.3.21

535,90UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

665,48129,58

:c r "C
Ç. </» o

Preço Total => 1.330,96Quant => 2,0000000 O*

Valor Unit

786,30

MO com LS =>

TotalUnd Quant2.1.3.22 Código Banco
13992 SEINFRA

Descrição

TOCO a FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10 786,30UN 1,0000000INS 02
0.00MO sem LS => LS => 0,000,00

O !
NI

■O



f }

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Valor com BDI => 976,42Valor do 8DI => 190,12

Preço Total => 976,421,0000000Quant. =>

Valor Unit

27,72

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição
PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

Código Banco
14242 SEINFRA

2.1.3.23

27,72UNINS
0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00 LS =>

34,426,70

2.478,2472,0000000 Preço Total =>Quant =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

16,65
MO com LS =>

UndCódigo Banco

16428 SEINFRA

Descrição
ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA

2.1.3.24

16,65UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

20,674,02

Preço Total => 1.488,24Quant => 72,0000000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

207,94

MO com LS =>

UndDescrição

FLANGE AVULSO DN 100 PN10

2.1.3.25 Código Banco

13856 SEINFRA 207,94UNINS
0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00 LS =>

258,2150,27

2.323,899,0000000 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unit

39,13

Total

39,13

Quant

1,0000000

UndDescrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO. FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM. JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV- CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
103138 SINAPI

2.1.3.26

UNCPU

0,0727000 276,98 20,13CHP5928 SINAPICPU_A

78,05 11,34CHI 0,14540005930 SINAPICPU_A

22,67 1,410.0626000H88248 SINAPICPU_A

6,25ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.2279000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

MO com LS =>

H88267 SINAPICPU_A
11,86

48,59

LS =>MO sem LS ->

Valor do BDI =>

11.86

9,46

Preço Total => 680,26Quant => 14,0000000

6.594,06

Total

89,16

89.16

55.30

CAIXAS DE VENTOSAS/DESCARGA

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1.4

Quant

1,0000000

3.9560000

Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

UndCódigo Banco
93358 SINAPI

88316 SINAPI

2.1.41

m*CPU

H
CPU_A

0,00MO sem LS => 55.30 LS =>



> )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALlTlCÃ
Valor com BDI => 110,71Valor do BDI => 21,55

Preço Total => 42,51QuanL => 0,3840000

Total

1.270,04

1.270,04

440,69

1.577.13

Quant

1,0000000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

1.270,04

1.270,04

MO com LS =>

UndCódigo Banco
5962 ORSE

5957 ORSE

Descrição

CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326)
Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a lOOmm

2.1.4.2

unCPU

unCPU A

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

440,69

307,09

Preço Total => 3.154,262,0000000QuanL =>

Total

726,44

726.44

QuanL

1,0000000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

726,44

726,44

MO com LS =>

UndCódigo Banco
7065 ORSE

6428 ORSE

Descrição
FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM V

Ventosa simples com rosca diam 1"

2.1.4.3

unCPU

unINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

902,09175,65

Preço Total => 902,09QuanL => 1,0000000

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

65,07

MO com LS =>

UndDescrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

2.1.4.4 Código Banco
00000047 SINAPI 65,07UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

80,8015,73

323,20Preço Total =>QuanL => 4,0000000

Valor Unit

23,97

Total

23,97

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco
104034 SINAPI

Descrição

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X3/4", PARA LIGAÇÃO

PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COLAR TOMADA PVC. COM TRAVAS, SAIDACOM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4",

PAFIA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

2.1.4.5

UNCPU

5.9718,55

22,54

15,68

0,3221000

0,1031000

1,0000000

HCPU_A

CPU_A

88246 SINAPI

88316 SINAPI

00001427 SINAPI

2,32H

15.68UNINS

MO com LS => 5.000,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

5.00 LS =>

29.765.79

Preço Total => 29,761,0000000QuanL =>

TotalQuanL

1,0000000

0,1980000

Vator Unit

24,60

22,67

UndDescrição
NIPLE DUPLO GALVANIZADO I""

AUXILI/\R DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1.4.6 Código Banco

052282 SBC

88248 SINAPI

24,60UNCPU

4,48HCPU_A

5.430,1980000

1,0000000

1,2770000

27,45

14.50

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1"

FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m

88267 SINAPI

004152 SBC

004636 SBC

CPU_A
14,50UNINS

0,15 0,19MINS

6,75MO com LS =>6.75 LS => 0,00MO sem LS =>



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
Valor do BDI => 5,94 Valor com BDI => 30,54

2,0000000 Preço Total => 61,08Quant. =>

Valor Unit

550,87

Total

550,87

Und Quant.

1,0000000
Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
AUXILIAR OE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENC/\RGOS COMPLEMENT/\RES

2.1.4.7 Código Banco

94501 SINAPI UNCPU

22,67 16,37H 0.7225000S8248 SINAPICPU A

19,830,7225000

0.0452000

1,0000000

27.45

14.93

514,00

MO com LS =>

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 ' (REF 1509)

88207 SINAPI

00003148 SINAPI

00006027 SINAPI

CPU_A
0,67UNINS

514,00

24,65

684,07

UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

24.65

133.20 Valor com BDI =>

1.368,142,0000000 Preço Total =>Quant. =>

Total

574,19

85,78

55.47

432,94

94,11

713,02

Quant.

1,0000000

3.6240000

1.8130000

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

574,19

23,67

30,60

432.94

MO com LS =>

UndDescrição

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCAJ^GOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 66cm

Código Banco

059312 SBC

88247 SINAPI

88264 SINAPI

007732 SBC

2.1.4.8

UNCPU

HCPU_A

CPU_A H

UNINS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

94,11

138,83

LS =>

713,021,0000000 Preço Total =>Quant. =>

8.548,88

Total

89,16

89,16

55,30

110,71

CAIXA DO CLORADOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1.5

2.1.5.1 QuanL

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

89,16

22.54

MO com LS =>

UndCódigo Banco
93358 SINAPI

88316 SINAPI

m*CPU

HCPU_A
LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21,55

Preço Total => 261,55Quant => 2,3625000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

3,23

UndCódigo Banco
101617 SINAPI

Descrição

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/\RES

COMPACT/\DOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

2.1.5.2

3,23m'CPU

1,430,0507000

0,0760000

0,0016000

28,21

22,54

35,67

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SIN/\PI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

» 5
CS';?1.71H

Scr0,05CHP

C5n
0,04CHI 0.0016000 29.3691534 SINAPICPU_A

02
MO com LS => 2,11LS => 0,00MO sem LS => 2.11

n
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 8URITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
0.78 Valor com BDI => 4,01Valor do BDI =>

Preço Total => 21,05Quant. => 5,2500000

Total

26,45

QuanL

1,0000000

Valor Unit

26,45

UndDescrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCAOO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUC/0O, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA- CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Código Banco
93382 SINAPI

2.1.5.3

CPU

1.700,0054000 315.73CHP5901 SINAPICPU A

0,0006000 78.08 0,04CHI5903 SINAPICPU_A

17,720,7866000

0,1962000

22,54

35,67

H88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A
6.99CHP

15.24

32,84

0,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>15,24 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 6,39

2,3625000 Preço Total => 77,58Quant. =>

Total

2.160,08

Quant.

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

UndDescrição

EXECUÇÃO DE ESTOUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE P1L4R OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZ/\NDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. /\F_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO /\RMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. /V=_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BÊTONEIRA 600 L. AF_05/2021

Código Banco

104488 Próprio

2.1.5.4

CPU

93,62 140.681.5027000m’92419 SINAPICPU A

377,072.0916000 180,28m*92455 SINAPICPU_A

54,22 275.565,0823000m’92514 SINAPICPU_A

13,83 37,29KG 2,696700092759 SINAPICPU_A

13,591,0504000 12,94KG92760 SINAPICPU_A

12,09 6.69KG 0,554000092761 SINAPICPU_A

10,71 212,2219,8152000KG92762 SINAPICPU A

» T* *C
106,458,0102000 13,29KG92768 SINAPICPU_A

12.40 171,37KG 13,820200092769 SINAPICPU_A

513.021,0000000 513,02m’94971 SINAPICPU_A



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ;01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112.68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
1,0000000 306,14 306,14LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS, AF_02/2022

m'CPU_A 103670 SINAPI

MO com LS => 530,22

2.682.38

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS => 0.00

Valor com BDI =>

530,22

522.30

Preço Total => 1.475,30QuanL => 0,5500000

Valor Unit

60,04

Total

60,04

Quani.

1,0000000

UndDescrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CEFIÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.1.S.5 Código Banco

103323 SINAPI m’CPU

7.310.0104000 703,46ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7.5* CM

PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)
BLOCO CEFIAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO. FUROS NA VERTICAL,. 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

m’CPU_A 87369 SINAPI

16,640.5900000

0,2950000

0,4200000

28,21

22,54

HCPU_A

CPU_A

88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

6,64H

2,62 1.10MINS

40.33 0,20CENTO 0,0050000

13.6000000

00037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

2,07 28,15UNINS

17,25

74,55

0,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17,25

14,51

LS =>

6,0255000 Preço Total => 449,20Quant=>

TotalQuant.

1,0000000

Valor Unit

5,08

UndCódigo Banco

87878 SINAPI

Descrição

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1;3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1.5.6

5,08m’CPU

2,590,0037000 702.54m’CPU A 87377 SINAPI

1,920,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

28.21

22,54

MO com LS =>

HCPU_A

CPU_A

88309 SINAPI

88316 SINAPI 0,57H

2,23MO sem LS =>

Valor do BDI

2,23 LS =>

6,301,22

Preço Total => 75,92QuanL => 12,0510000

Valor Unit

24,82

Total

24,82

Und Quant.

1,0000000
Código Banco
87547 SINAPI

Descrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

2.1.5.7

m’CPU

Ç35'S
çr

<SCD566.82 12,070,0213000m’ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CPU A 87292 SINAPI

9,870,3500000 28,21HCPU_A 88309 SINAPI



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,60% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 0.1280000

0,00

Valor com BDI =>

22,54

MO com LS =>

2,88

10,07

30,82

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCPU A 88316 SINAPI

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

10,07 LS =>

6,00

Preço Total => 742,82Quant. => 24,1020000

Valor Unit

732,26

Total

732,26

Und QuanL

1,0000000

2.1.5.8 Código Banco
8722 ORSE

Descrição

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H E
PRESÃO DE OÃ 15 BAR

Encargos Complementares - Eletricista

Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 á 15 l/h e pressão de Oà 15 bar

CPU un

3,601,0000000

1,0000000

3,60hCPU_A 10552 ORSE

8979 ORSE 707,63707,63INS un

21,03

21,03

909,32

1.0000000

0,00

Valor com BDI =>

21,03

MO com LS =>

HELETRICISTA (HORISTA)INS 00002436 SINAPI

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS =>21.03

177.06

Preço Total => 909,32Quant. -> 1,0000000

Total

113,66

Quant

1,0000000

Valor Unit

113,66

UndCódigo Banco

94655 SINAPI

Descrição

TUBO. PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1.5.9

MCPU

12,190,5380000 22,67HCPU A 88248 SINAPI

14,76

86,65

0.5380000

0.9420000

0,0300000

27,45

91,99

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC, SOLDÃVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00009870 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
MINS

0.062.06UNINS

MO com LS => 18.35

141.14

18,35

27,48

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI => Valor com BDI =>

Preço Total => 141,14Quant. => 1,0000000

Valor Unit

550,87

Total

550,67

Und Quant

1,0000000

Código Banco
94501 SINAPI

Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1.5.10

UNCPU

16.370.7225000 22,67HCPU_A 88248 SINAPI

27.45

14,93

514,00

MO com LS =>

19,83H 0,7225000

0,0452000

1,0000000

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA 4 ' (REF 1509)

CPU A 88267 SINAPI

00003148 SINAPI

00006027 SINAPI

0,67UN » -CINS

514,00

24,65

684,07

UNINS ÇT
24.65

133,20

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI => Valor com BDI =>

Preço Total => 2.736,28Quant => 4,0000000

TotalQuant Valor UnitUndCódigo Banco Descrição2.1.5.11

hJ



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

240,89JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UN 1,0000000 240,8994686 SINAPICPU

0,4850000 22,67 10,99HS8248 SINAPICPU_A

H 0.4850000

1,0000000

0,2890000

0,0760000

0,0480000

27,45

207,66

16,02

55,61

13,31

207.66

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 110 MM. COR MARROM. PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA/ÜMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100

CPU A 88267 SINAPI

00003530 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

UNINS

UN 4.62INS

4.22UNINS

UN 2,06 0,09INS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

MO com LS => 16.54

299.13

16,54

58,24

LS => 0,00

Valor com BDI =>

Preço Total => 598,26Quant. => 2,0000000

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

8,38

TotalCódigo Banco
89408 SINAPI

Descrição

JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1.5.12

UN 8,38CPU

0,1359000 22,67 3,08H88248 SINAPICPU_A

0,1359000

0,0071000

1,0000000

0.0080000

0,0302000

0,00

Valor com BDI =>

27.45

49.09

3,73ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GFtAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA/ÜMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000CM3

LIXA DAGUA EM FOLHA. GRAO 100

H88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00003529 SINAPI

00020083 SIN/VPI

00038383 SINAPI

CPU_A
0,34UNINS

UN 0,73 0,73INS

UN 55,61 0,44INS

0,06UN 2,06INS

MO com LS => 4,63MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,63 LS =>

10,402,02

Preço Total => 20.80Quant. => 2.0000000

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

214,18

Total

214,18
Código Banco
94701 SINAPI

Descrição

TÉ, PVC, SOLDÁVEL. DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1.5.13

UNCPU

H 0,6460000 22,67 14,64CPU_A 88248 SINAPI

27.45

168,36

16,02

55.61

17,73

168,36

H 0.6460000

1,0000000

0,4330000

0,1140000

0.0970000

0,00

Valor com BDI =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE SOLDÁVEL. PVC. 90 GRAUS, 110 MM. P/\RAAGUA FRIAPREDI/VL (NBR 5648)

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA/ÜMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA DAGUA EM FOLHA. GRAO 100

88267 SINAPI

00007146 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 S1N4PI

00038383 SINAPI

CPU_A
UNINS

6,93UNINS

6,33UNINS

UN 2.06 0,19INS

22,05

265,96

LS => MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22,05

51,78
X — ~

cr

Preço Total => 531,92Quant. => 2,0000000

05Und QuanL Valor Unit TotalCódigo Banco Descrição2.1.5.14



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.S12.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA

VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

1,0000000 188,79 188,79UNTÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CPU 94702 SINAPI

22.67 14.640,6460000HCPU_A 88248 SINAPI

17,73

142,97

27.45

142,97

16.02

55,61

H 0,6460000

1,0000000

0,4330000

0,1140000

0,0970000

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPAOORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100

CPU A 88267

00007106

00020080

00020083

00038383

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UNINS

6.93UNINS

6.33UNINS

2.06 0,19UNINS

MO com LS => 22,05

234,43

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

22,05

45,64 Valor com BDI =>

468,862,0000000 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unit

15,66

Total

15,66

Und Quant.

1,0000000

Código
103966

Banco

SINAPI

Descrição

BUCHA DE REDUÇÃO. LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA

DE ÁGUA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENT/\RES

2.1.5.15

UNCPU

1.660.0735000 22.67HCPU_A 88248 SINAPI

27,45

49,09

10,22

2,010,0735000

0,0141000

1,0000000

HSINAPI

SINAPI

SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL. LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPAOORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3

LIXA O'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

CPU_A 88267

00000122

00000816

0,69UNINS

10,22UNINS

1,050,0190000

0.0165000

0,00

Valor com BDI =>

55,61UNINS 00020083

00038383

SINAPI

SINAPI 0,032,06UNINS

MO com LS => 2,50LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,50

19,443,78

Preço Total => 38,882,0000000Quant. =>

13.159,66

Total

89,16

89.16

55.30

110.71

2.1.6 CAIXA DO MACROMEDIDOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

Quant.

1,0000000

3,9560000

0.00

Valor com BOI =>

UndCódigo
93358

88316

2.1.6.1 Banco

SINAPI

SINAPI

m’CPU

HCPU_A
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55.30

21.55

LS

Preço Total => 415,163.7500000Quant. =>

TotalValor Unit

3,23

Und Quant.

1,0000000

Código
101617

Banco

SINAPI

Descrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015

2.1.6.2

3,23m'CPU

28.21

22.54

35.67

1.430,0507000

0,0760000

0,0016000

H88309

88316

91533

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1,71H

0,05CHP



\ \

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
CHI 0.0016000 29,36 0,04COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV- CHI DIURNO. AF_08/2015

91534 SINAPICPU A

2,11MO com LS =>LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,11

4,010.78

10,022,5000000 Preço Total =>Quant. =>

Total

26,45

Valor Unit

26,45

Quant.

1,0000000

UndCódigo Banco
93382 SINAPI

Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCAOO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÃXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DEÃGUA- CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÃXIMA
15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

2.1.6.3

m*CPU

1,70315.73CHP 0,0054000CPU_A 5901 SINAPI

78,08 0.040,0006000CHI5903 SINAPICPU A

22,54

35.67

17,720,7866000

0,1962000

H88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A
6,99CHP

15,24

32,84

MO com LS =>LS => 0,00

Valor com BOI =>

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

15.24

6,39

Preço Total -> 77,582,3625000Quant. =>

Valor Unii

2.160,08

Total

2,160,08

Quant

1,0000000

UndDescrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE P1L/\RES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MAOEIFIA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTUFtA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTUFtA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6.3 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022

Código Banco

104488 Próprio

2.1.6.4

m’CPU

93.62 140,681,5027000m’92419 SIN/V^ICPU_A

377,07180.282,0916000m'92455 SINAPICPU_A

275,565.0823000 54,22m'CPU_A 92514 SINAPI

37.2913,83KG 2,696700092759 SINAPICPU_A

12,94 13.591,0504000KGCPU A 92760 SINAPI

6,6912,09KG 0,5540000CPU_A 92761 SINAPI

Cl/:;:10,71 212,2219.8152000KGCPU_A 92762 SINAPI cr
r:

CiCD13,29 106.458,0102000KG92768 SINAPICPU A

171,3712.40KG 13,820200092769 SINAPICPU_A 1

8e
-ü

c

KJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ;01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDl: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m’ 1,0000000 513,02 513,02CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

94971 SINAPICPU_A

306,14 306,14m’ 1.0000000103670 SINAPICPU_A

MO com LS => 530.22

2.682.38

0,00MO sem LS =>

Valor do BDl “>

530,22

522,30

LS =>

Valof com BDl =>

Preço Total => 335,29Quant => 0,1250000

Total

60,04

Valor Unii

60,04

Und Quant.

1,0000000
Código Banco
103323 SINAPI

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.1.6.5

CPU m’

703,46 7.310.0104000m’ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70' MM.

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)
BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

87369 SINAPICPU_A

28,21

22.54

16,640,5900000

0,2950000

0,4200000

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SIN/LPI

CPU_A

CPU_A
6,64H

1,102,62MINS

0,200,0050000

13.6000000

40,33CENTO00037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

2,07 28.15UNINS

17,25

74.55

MO com LS =>17,25

14,51

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BOI => Valor com BDl =>

Preço Total => 894,6012,0000000Quant. =>

TotalQuant.

1,0000000

Valor Unit

5,08

UndCódigo Banco
87876 SINAPI

Descrição

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1.6.6

CPU 5,08m'

702,54 2.590.0037000m’87377 SINAPICPU_A

1,920,0681000

0,0255000

0.00

Valor com BDl =>

28,21

22,54

MO com LS =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
0,57H

2,232.23 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl => 6,301,22

151,20Preço Total =>Quant. => 24,0000000

Total

24,82

Valor Unit

24,82

Und QuanL

1,0000000
Descrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DETALISCAS. AF_06/2014

Código Banco
87547 SINAPI

2.1.6.7
X 2* “m*CPU
cr

'0=

■r)

TSJ
O \l
N)



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01Í2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24.18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m’ 0,0213000 566,82 12,07ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÜNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO
COM 8ETONEIRA400 L. AF_08/2019

87292 SINAPICPU_A

9,870,3500000

0,1280000

0,00

Valor com 601 =>

28.21

22,54

MO com LS =>

HPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
2,88H

10,07

30,82

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

10,07

6,00

739,6824,0000000 Preço Total =>Quant. =>

TotalQuant.

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

487,40

MO com LS =>

UndCódigo Banco

13425 SEINFRA

Descrição
CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

2.1.6.8

487,40UNINS
0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00 LS=>

605,25117.85

2.421,004,0000000 Preço Total =>Quant. =>

Total

478,83

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

UndDescrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

Código Banco

13960 SEINFRA

2.1.6.9

UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

594,61115.78

1.189,222,0000000 Preço Total =>Quant =>

Total

514,27

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

514,27

MO com LS =>

UndCódigo Banco

13892 SEINFRA

Descrição

JUNTA GIBAULT DN 100

2.1.6.10
UN

INS
0,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 638,62124,35

Preço Total => 1.277,242,0000000Quant. ->

Valor Unit

4.196,62

MO com LS =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

Código Banco
18667 SEINFRA

Descrição
HIDRÒMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60mVh, Dn lOOmm - COMPLETO

2.1.6.11

4.196,62UN
INS

0.000,00 LS=>MO sem LS =>

Valor do BDI => 5.211.361.014,74

Preço Total =>1,0000080 5.211,36Quant. =>

Total

39,13

Quant

1,0000000

Valor Unit

39,13

UndCódigo Banco
103138 SINAPI

Descrição
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
GUINDAUTO HIORÁUUCO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16,000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV- CHP DIURNO, /^_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM. ALCANCE M/iXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.1.6.12
UNCPU

20,13CHP 0,0727000 276,985928 SINAPICPU_A

78,05 11.34CHI 0,14540005930 SINAPICPU_A



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 0,0626000 22,67 1,41AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCPU_A 88248 SINAPI

6.250,2279000

0,00

Valor com BDl =>

27,45

MO com LS =>

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88267 SINAPICPU_A
11.86

48.59

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

11.86

9,46

Preço Total => 437,31Quant. => 9,0000000

180.161,37

2.923,20

Total

POÇO PTP-08( TUBULAR PROFUNDO 08" x 200,00m)
SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2

2.2.1

Valor UnItUnd Quant

1,0000000

0,0718000

0,0718000

0,00

Valor com BDl =>

Código Banco
98524 SINAPI

88316 SINAPI

88441 SINAPI

2.2.1.1

3,283,28m'CPU

22,54

23,39

MO com LS =>

1,61HCPU_A

CPU_A 1.67H

2,05MO sem LS =>

Valor do BDl =>

2.05 LS =>

4,070,79

Preço Total => 915,75225,0000000Quant. =>

Total

8,95

Valor Unit

8,95

Quant

1,0000000

UndCódigo Banco

100982 SINAPI

Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M> - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M* /111 HP) E DESCARGA LiVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL M/kXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁÜCA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.2.1.2

m’CPU

1.690,0083000 204,71CHPCPU A 5631 SINAPI

0,890,0105000 84,80CHI5632 SINAPICPU_A

5,29267,58CHP 0,019800091386 SINAPICPU_A

78,67 1,080,0138000CHI91387 SINAPICPU_A

MO com LS => 1,27LS => 0,00

Valor com BOI =>

MO sem LS ->

Valor do BOI =>

1.27

11,112.16

Preço Total => 499.9545,0000000Quant =>

Valor Unit

2,70

TotalQuant

1,0000000

UndCódigo Banco
93589 SINAPI

Descrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL M/ÚOMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.2.1.3

2,70M3XKMCPU

267,58 2,40CHP 0,0090000CPU_A 91386 SINAPI

0,3078.67CHI 0,0039000CPU_A 91387 SINAPI



>}

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S2S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DÊ ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURI71CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDt: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALiTICA
MO com LS => 0,34MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,34 LS => 0,00

Valor com BDI => 3.350.65

Preço Total => 1.507,50Quant. => 450,0000000

36.279,22

Total

62,95

URBANIZAÇÃO DA ÃREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
Descrição

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETAOAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
/AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA

PARA DISCO 10-- CHI DIURNO. AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4.5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA. ANGELIM.

PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO ’6 X 6* CM. EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO

TABUA '2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

2.2.2

2.2.2.1 Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

62,95

Código Banco

99059 SINAPI MCPU

H 0.3563000

0.7125000

0,0039000

23.17

27,86

29,60

8,2588239 SINAPI

88262 SINAPI

91692 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

19,85H

CHP 0,11

28,52 0,47CHI 0,016800091693 SINAPICPU_A

m* 0,0046000 455.70 2.09CPU_A 94974 SINAPI

1.5000000

0,7445000

2,60 3,90UN99062 SINAPI

00004417 SINAPI

CPU_A
8,11 6,03MINS

M 0,4125000 29,13 12.0100004433 SINAPIINS

KG 0.1110000

0.0256000

0.5500000

0,00

Valor com BDI =>

20,99

36,17

12,74

MO com LS =>

2,3200005068 SINAPI

00007356 SINAPI

00010567 SINAPI

INS

0,92LINS

7,00MINS

LS => 22,36

78,17

MO sem LS =>

Valor do BDI=>

22.36

15,22

Quant. => 25.0000000 Preço Total => 1.954,25

Total

89,16

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

89,16

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

2.2.2.2 Código Banco

93358 SINAPI m*CPU

H 3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

22.54

MO com LS =>

89,16

55,30

110,71

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCPU A 88316 SINAPI

MO sem LS =>

Valor do BDI=>

55,30

21.55

LS =>

Preço Total => 1.328,52Quant. => 12,0000000

Total

2.160,08

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTUFtAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

2.2.2.3 Código Banco

104488 Próprio m’CPU
^ ~ -C

ccrm’ 1,5027000 93,62 140,68CPU_A 92419 SINAPI

05



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001 -40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68Vg (HORA) 69,90% (MÊS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m’ 2,0916000 180,28 377,07MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MW3E1RA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO OE LAJE OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1;2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

92455 SINAPICPU_A

275,56m’ 5,0823000 54,2292514 SINAPICPU_A

KG 13,83 37.292,6967000CPU A 92759 SINAPI

KG 1,0504000 12.94 13,59CPU A 92760 SINAPI

6.69KG 0,5540000 12,0992761 SINAPICPU_A

KG 19,8152000 10.71 212.2292762 SINAPICPU_A

13.29 106.45KG 8,010200092768 SINAPICPU_A

171.37KG 13,8202000 12.4092769 SINAPICPU_A

1,0000000 513.02 513.02m’94971 SINAPICPU_A

1.0000000 306,14 306,14m’103670 SINAPICPU_A

MO com LS => 530.22

2.682,38

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522,30

6.638,89Quant. => 2,4750000 Preço TolaI =>

Valor Unit

60,04

Total

60,04

Und QuanL

1.0000000

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Código Banco
103323 SINAPI

2.2.2.4

m’CPU

7,31m’ 0,0104000 703,46ARGAMASSA TFIAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL.
AF_0B/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZ/\DA/ZINCADA P/MRA ALVENARIA. FIO D = *1.20 A 1,70' MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) '50 X 7.5" CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9

X19X39CM(NBR 15270)

87369 SINAPICPU_A

28,21

22,54

16,64H 0,5900000

0,2950000

0.4200000

88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A

CPU_A 6,64H

1.10M 2,62INS

40,33 0,20CENTO 0,0050000

13.6000000

00037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

28,152,07UNINS

MO com LS => 17.25

74.55

17.25

14.51

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI => X T —

cr
112,9000000 Preço Total => 6.416,69Quant. =>

Valor Unit TotalUnd QuanLCódigo Banco Descrição2.2.2.S



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.S25»0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - OÍ/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% {HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

4,56 4,56m' 1,0000000CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87879 SINAPICPU

0.0037000 559,85 2,07ÍTl’87313 SINAPICPU_A

H 0.0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

1,9288309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A
CPU A 0,57H

LS => 1,91MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,91

5,661.10

Preço Total =>Quant => 225,8000000 1.278,02

Total

14,48

Quant

1,0000000

Valor Unit

14,48

UndCódigo Banco

88489 SINAPI

Descrição

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06Í2014
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

2.2.2.6

m*CPU

0.1631000

0,0544000

0,2285000

0,00

Valor com BDI =>

30,71

22,54

36,17

MO com LS =>

5,00HCPU_A

CPU_A

88310 SINAPI

88316 SINAPI

00007356 SINAPI

1,22H

8,26LINS

4.08MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4.08 LS =>

17.983,50

Preço Total =>Quant => 225,8000000 4.059,88

Quant

1,0000000

Valor Unit

83,25

Total

83,25

UndDescrição

EXECUÇÃO DE PASSEIO {CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

AF_07/2016

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENC/VRGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1 ;2,7;3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ /\REIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SARRAFO *2,5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X21 (2X11)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60. Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA* 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

2.2.2.7 Código Banco
94992 SINAPI m’CPU

2.710,0976000

0,1483000

0,2459000

0,0739000

27,86

28,21

22,54

494,64

H88262 SINAPI

88309 S1N/\P1

88316 SINAPI

94964 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A
CPU A

4.18H

5,54H

36.55m’

0,4500000

0,0240000

1,0816000

3,94 1.77M00004517 SINAPI

00005068 SINAPI

00007156 SINAPI

INS

20,99

29,59

0,50KGINS

32,00m*INS

MO com LS => 12.62

103,37

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

12,62

20,12

LS => 0,00

Valor com BDI =>

30,0000000 Preço Total => 3.101,10Quant =>

Quant

1,0000000

VatorUnít

55,85

Total

55.85

UndDescrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

92393 SINAPI

2.2.2.a

m’CPU

28,00

22,54

3,46H 0,1239000

0,1239000

88260 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A 2,79H



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI -01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA,ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA
CHP 0,0041000 8.79 0,03PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRIFUGA

DE 26 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV-CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE

1- (14 X 1-) - CHP DIURNO. AF_08/2015

CORT ADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE

r (14 X 1”) - CHI DIURNO. AF_08/2015

AREIA MEDIA - POSTO JAZID/VFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25

CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

91277 SINAPICPU A

0,64 0,03CHI 0.057800091278 SINAPICPU_A

0.0038000 9,62 0,03CHP91283 SINAPICPU_A

1.01 0,05CHI 0.058200091285 SINAPICPU_A

0,0568000

1,0038000

77,50

44,37

4,40fti*00000370 SINAPI

00000711 SINAPI

INS

44,53INS

0,530,0066000

0.00

Valor com BOI =>

80,41

MO com LS =>

m’00004741 SINAPIINS

4,12LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4.12

69,3513,50

666,8712,5000000 Preço Total =>Quant. =>

Total

556,29

QuanL

1,0000000

Valor Unii

556,29

UndDescrição

PORTÃO DE ABRJR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO

COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, MALHA 2" SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E
DOBRADIÇAS
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1;0.5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
ASSENTAMENTO DÊ ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM
REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

Código Banco
100701 SINAPI

2.2.2.9

m*CPU

28,21

22,54

675,64

12,89H 0,457(D(K>0

0,2290000

0,0120000

88309 SINAPI

88316 SINAPI

88627 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

5,16H

8,10m’

630,141,0000000 530,1400004930 SINAPIINS

13,59

690,80

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS *>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

13.59

134.51

6.635.0012,5000000 Preço Total =>Quant. =>

111.192,44

Total

10.265,94

ADUTORA DÊ AGUA TRATADA

Descrição

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN

2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.3
Quant.

1,0000000

Valor Unit

10.285,94

UndCódigo Banco

12032031 Próprio

2.2.3.1

UNCPU

27,45

22,67

329.40

272,04

H 12,0000000

12,0000000

88267 SINAPI

88248 SIN/\P1

CPU_A

CPU_A
H

65.07

166.38

65,07

166,38

1,0000000

1,0000000

UNADAPTADOR. PVC PBA, BOLSAfftOSCA. JE, DN 100 / DE 110 MM

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA MO' KGF/CM2 (*10* BAR), DIÂMETRO

NOMINAL DE 100 MM, CONEXÃO DE 1/2"

VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PS1, EXTREMIDADES COM
ROSCA

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 ' (REF 1509)

00000047 SINAPI

00012898 SINAPI

INS

UNINS

757,38 757,38UN 1,000000000010415 SINAPIINS

1.028,002,0000000 514,00UN00006027 SINAPIINS



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS i 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDl: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
UN 2,0000000

1,0000000

2,0000000

1,0000000

2,5000000

1.0000000

8,0000000

1,0000000

2,0000000

1.0000000

0,00

Valor com BDl =>

795,60

793,11

669,91

413,94

526,00

347,23

157,29

43,54

200,94

163,63

MO com LS =>

1.591,20

793,11

1.339,82

413,94

1.315,00

347,23

1.258,32

43,54

401,88

163,63

409,63

12.773,08

UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIÂMETRO 4'

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP MACHO. DE 4"

CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA. DE 4"

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2"

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4’. E= *8.56 MM, SCHEOULE 80, *22,31 KG/M

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 4"

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2' X r

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4‘ X 3"

EXTREMIDADE PVC P8A, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351)

00012431 SINAPI

00001800 SINAPI

00001780 SINAPI

00006315 SINAPI

00013142 SINAPI

00006300 SINAPI

00004183 SINAPI

00003925 SINAPI

00003934 SINAPI

00003073 SINAPI

INS

UNINS

UNINS
UNINS
MINS

UNINS
UNINS
UNINS

UNINS

UNINS

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

409,68

2.487.14

LS =>

1,0000000 Preço Total => 12.773,08Quant. =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0.0500000

0.00

Valor com BDl =>

Valor UnitDescrição

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Código Banco
99063 SINAPI

99061 SINAPI

2.2.3.2

6,60 5,60MCPU

112,11

MO com LS =>

5,60UN
CPU_A

2,26MO sem LS =>

Valor do BDl =>

2,26 LS =>

6.951.35

Preço Total => 2.528,06Quant => 363,7500000

Quant

1,0000000

Valor Unit

89,16

Total

89,16

UndCódigo Banco
93358 SINAPI

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

2.2.3.3
m’CPU

3,9560000 22,54

MO com LS =>

89,16

55,30

110.71

HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316 SINAPICPU_A
LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

55.30

21,55 Valor com BDl =>

27.618,82Quant. -> 249,4700000 Preço Total =>

TotalQuant

1,0000000

Valor Unii

6,54

UndDescrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO

NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Código Banco
101616 SINAPI

2.2.3.4

6,54m*CPU

2.870,1020000

0,1531000

0,0036000

28,21

22,54

35,67

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

3,45H

0,12CHP

0.0036000 29,36 0.10CHI91534 SINAPICPU A

MO com LS => 4,27LS => 0,00

Valor com BDl =>

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

4.27

8,121,58

Preço Total => 2.953,65Quant. => 363,7500000

TotalUnd Quant Valor UnitDescriçãoCódigo Banco2.2.3.5



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525Í/0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURI71CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPl - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA
1,0000000 3,21 3.21MASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS £ CONEXOES COM JUNTA EU^STICA, EMBALAGEM DE

●400* GR (USO EM PVC, ACO. POLIET1LÊNO E OUTROS)

97123 SINAPlCPU

18,55

22,54

20,26

1,36H 0,0737000

0,0737000

0,0096000

88246 SINAPl

88316 SINAPl

00020078 SINAPl

CPU_A

CPU_A
1,66H

0,19UN
INS

1,840,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>1,84 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 3,980,77

Preço Total => 1.447,72363,7500000Quartt. =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

55,23

MO com LS =>

UndDescrição

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, ON 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR5647)
Código Banco

00036377 SINAPl

2.2.3.6
55,23M

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,00

68,5813,35

24.945,97363,7500000 Preço ToUl =>Quant. =>

Total

13,17

Valor Unit

13,17

Und QuanL

1,0000000
Descrição

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO: 0,26 MVPOTÉNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Código Banco
104734 SINAPl

2.2.3.7
m’

CPU

136,55 5,21CHP 0,0382000RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇAO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO- AF_06/2014

5678 SINAPlCPU A

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG, CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014

3,1457.07CHI 0,05510005679 SINAPlCPU_A

1.700,0054000 315.73CHPC/^INHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA

15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TR/\NSPORTE DE ÁGUA- CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA-CHI DIURNO, AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

5901 SINAPlCPU_A

78,08 0,04CHI 0.00060005903 SINAPlCPU_A

22,54 2,550,1135000

0,0614000

H
88316 SINAPl

91277 SINAPl

CPU_A

CPU_A
8,79 0,53CHP

a? r "c
Ç.

&
o*MO com LS => 3.52LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI *>

3,52

16.353,18

Preço Total => 4.022,26246,0100000Quant. =>

Valor Unit TotalUnd QuanLDescriçãoCódigo Banco2.2.3.8



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BUR1T1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDl: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
8,95 6,95m’ 1,0000000CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M> /111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

100982 SINAPICPU

0,0083000 204,71 1.69CHP5631 SINAPICPU_A

0.89CHI 0,0105000 84,805632 SINAPICPU_A

267,58 5,29CHP 0,019800091386 SINAPICPU_A

1,08CHI 0,0138000 78,67CPU_A 91387 SINAPI

MO com LS => 1,27LS => 0,00

Valor com BDl =>

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

1.27

11,112,16

Preço Tolal -> 38,44Quant => 3,4600000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

2,70

UndDescrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M*. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10M3, TRUCADO C/^INE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco

93589 SINAPI

2.2.3.9

2,70M3XKMCPU

0,0090000 267,58 2,40CHP91386 SINAPICPU_A

78,67 0,30CHI 0,003900091387 SINAPICPU_A

MO com LS => 0,34LS => 0,00

Valor com BDl =>

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,34

3,350,65

115,9134.6000000 Preço Total =>Quant =>

TotalQuant

1,0000000

0,0180000

0,0060000

0,0010000

0,0030000

0,0060000

0,0180000

0,00

Valor com BDl =>

Valor Unit

0,48

3,75

UndDescrição
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares ● Encanador

Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diâmetro 4" - .potência = 5 cv
Encarregado de turma - SICRO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

Código Banco
6465 ORSE

10549 ORSE

10554 ORSE

2449 ORSE

54 ORSE

00002696 SINAPI

00006111 SINAPI

2.2.3.10

0,48mCPU

0,06hCPU_A

CPU_A 3,66 0,02h

5,68 0,00hINS

0,0518,28

19,07

13,65

MO com LS =>

hINS
X T -c

= 5^'3
0.11HINS

0,24H çrINS

0,40LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,40

0,590,11

Preço Total => 214,61363,7500000Quant =>

Total

65,07

Quant

1,0000000

Valor Unit

65,07

UndDescrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

Código Banco
00000047 SINAPI

2.2.3.11

UNINS

KJ
£>



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ;01.612.S25/Í0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS i SINAPl -01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe.SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALiTICA
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

80,80Valor com BDI =>15,73

1,0000000 Preço TolaI => 80,80Quant. =>

Valor Unit

135,76

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

UndDescrição

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM. PARA REDE AGUA (NBR 10351)
Código Banco

00001828 SINAPl

2.2.3.12

135,76UNINS
0,C«0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

168,58Valor com BDI =>32,82

Preço Total => 842,90Quant. => 5,0000000

TotalQuant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

1.885,87
MO com LS =>

UndDescrição
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

Código Banco

19826 SEINFRA

2.2.3.13

1.885,87UN
INS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

2,341,87456,00

Preço Total => 2.341,87Quant => 1,0000000

Total

690,13

Quant

1,0000000

Valor Unit

690,13

UndCódigo Banco
15327 SEINFRA

Descrição
REGISTRO DE GAVETA Cl FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO Cl VOLANTE

DN 100 PN16

2.2.3.14

UNINS

0,000,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

857.00106,87

857,001,0000000 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unit

133,06

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

UndDescrição

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4‘)
Código Banco

11929 SEINFRA

2.2.3,15

133,06UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

165,2332,17

Preço Total => 165,23Quant. => 1,0000000

TotalValor Unit

808,05

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

UndDescrição
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

Código Banco
16666 SEINFRA

2.2.3.16
808,05UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

1.003,43195.38

1.003,43Preço Total =>Quant => 1,0000000 t:

Valor Unit

535,90

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

Código Banco
I3476 SEINFRA

2.2.3.17
535,90UNINS

0,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 665,48129.58

665,481,0000000 Preço TolaI =>Quant =>



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-Í0

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA,ORSE ● 01/2024 ● Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANAUTICÃ

Valor Unít

3.965,90

MO com LS =>

Total

3.965,90

0,00

4.924,85

Und Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=5800

2.2.3.18 Código Banco
14468 SEINFRA UNINS

MO sem LS =>

Valor do BOI=>

0,00 LS =>

958,95

14.774,55Preço Total =>Quant. => 3,0000000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

Valor Unít

3.261,00

MO com LS =>

UndCódigo Banco
14464 SEINFRA

Descrição
TUBO FoFo Ct FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

2.2.3.19

3.261,00UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

4.049,50788,50

Preço Total => 4.049,501,0000000Quant. =>

TotalQuant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

UndCódigo Banco
13960 SEINFRA

Descrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

2.2.3.20

478,83UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

594,61115,78

Preço Total => 1.189,22Quant. => 2,0000000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

535,90
MO com LS ->

UndCódigo Banco
13476 SEINFRA

Descrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

2.2.3.21

535,90UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

665,48129,58

Preço Total => 665,481,0000000Quant =>

TotalValor Unit

786,30

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndCódigo Banco
13992 SEINFRA

Descrição

TOCO Cl FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10

2.2.3.22

786,30UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

976,42190,12

Preço Total => 976,421,0000000Quant =>

TotalValor Unit

27,72

MO com LS ~>

Und Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 K 90

2.2.3.23 Código Banco
14242 SEINFRA 27,72UNINS

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

34,426,70

Preço Total => 2.478,2472,0000000Quant =>

Valor Unit

16,65

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

UndCódigo Banco
16428 SEINFRA

Descrição
ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PNIO P/ÁGUA

2.2.3.24

16,65UNINS

0.00LS => 0,00MO sem LS => 0,00



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

Valor do BOl=> 4,02 Valor com BDI => 20.67

1.488,24QuanL => 72,0000000 Preço Total =>

Valor Unit

207,94

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco
13856 SEINFRA

Descrição

FLANGE AVULSO ON 100 PN10

2.2.3.25

207,94UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0.00

258.2150.27

Preço Total => 2.323,89Quant. => 9,0000000

Total

39,13

Quant.

1,0000000

Valor Unit

39,13

UndDescrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA OE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11.7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT

16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV- CHP DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
C/ÜRGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT

16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV-CHI DIURNO, AF_06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.3.26 Código Banco

103138 SINAPI UNCPU

0,0727000 276.98 20,13CHPCPU A 5928 SINAPI

78,05 11,34CHI 0,1454000CPU_A 5930 SINAPI

1,410,0626000 22.67H88248 SINAPICPU_A

6,250,2279000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

MO com LS =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HCPU A 88267 SINAPI

11,86

48,59

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

11,86 LS =>

9,46

Preço Total => 631,67Quant. => 13,0000000

6.594,06

Total

89,16

89,16

55,30

110,71

CAIXAS DE VENTOSAS/DESCARGA

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENC-ARGOS COMPLEMENTARES

2.2.4

2.2.4.1 QuanL

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

UndCódigo Banco
93358 SINAPI

88316 SINAPI

m’CPU

HCPU A

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21,55

LS =>

Preço Total => 42,51Quant. => 0,3840000

Total

1.270,04

1.270,04

440,69

1.577.13

Valor Unit

1.270,04

1.270.04

MO com LS =>

Und QuanL

1,0000000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco
5962 ORSE

5957 ORSE

Descrição

CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO OE 50 A 150MM (MV-04-326)
Caixa para registro, tipo 1. para diâmetros de 50 a lOOmm

2.2.4.2

CPU un

CPU_A un

» 1- -c
c S- 2

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

440,69

307,09

Preço Total => 3.154,26QuanL => 2,0000000

Total

726,44

QuanL

1,0000000

Valor Unit

726,44

UndDescrição

FORNECIMENTO OE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

2.2.4.3 Código Banco
7065 ORSECPU un



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
1,0000000 726,44

MO com LS =>

726,44Ventosa simples com rosca diam 1" un6428 ORSEiNS

LS => 0,00 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

Valor com BDI => 902,09175,65

Preço Total => 902,09Quant. => 1,0000000

QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

65,07

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco

00000047 SINAPI

Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

2.2.4.4

65,07UNINS
0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

80,8015,73

Preço Total => 323,20Quant => 4,0000000

Valor Unit

23,97

Total

23,97

Und QuanL

1,0000000
Descrição

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS. DE 110 MM X 1/2” OU 110 MM X 3/4", PARA UGAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
ASSENTMDOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

Código Banco
104034 SINAPI

2.2.4.5

UNCPU

0.3221000

0,1031000

1,0000000

18,55

22,54

15,68

5,97H88246 SINAPI

88316 SINAPI

00001427 SINAPI

CPU_A

CPU_A 2.32H

15,68UNINS

MO com LS => 5,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

5,00 LS => 0,00

Valor com BDI => 29.765,79

Quant. => 1,0000090 Preço Total => 29,76

Quant

1,0000000

0,1980000

Valor Unit

24,60

22.67

TotalUndCódigo Banco
052282 SBC

88248 SINAPI

Descrição
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1"”

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.4.6

24,60UNCPU

4,48HCPU A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1"

FITATEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m

27,45

14.50

5,43H 0.1980000

1,0000000

1,2770000

0,00

Valor com BDI =>

88267 SINAPI

004152 SBC

004636 SBC

CPU A

14,50UNINS

0,15 0,19MINS
MO com LS => 6,756.75 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 30,545,94

2,0000000 Preço Total => 61,08Quant =>

Valor Unit

550,87

Total

550,87

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco
94501 SINAPI

Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.4.7

UNCPU

» T' X
c0.7225000 22,67 16.37H88248 SINAPICPU_A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)

19,830,7225000

0,0452000

1,0000000

27,45

14,93

514,00

MO com LS =>

H88267 SINAPI

00003148 SINAPI

00006027 SINAPI

CPU_A
0,67UNINS

514,00

24,65

UNINS

24.65 LS => 0,00MO sem LS =>



))

PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) 6DI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
Valor do BDI => 133.20 Valor com BDI => 684,07

Preço Total => 1.368,14Quant. => 2,0000000

Valor Unit

574,19

23.67

30,60

432,94

MO com LS =>

Total

574,19

85,78

55,47

432.94

94.11

713.02

QuanL

1,0000000

3,6240000

1,8130000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 66cm

Código Banco
059312 SBC

88247 SINAPI

88264 SINAPI

007732 SBC

2.2.4.8

UNCPU
H

CPU_A

CPU_A
H

UNINS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

94,11

138,83

LS =>

Preço Total =>1,0000000 713,02QuanL =>

9.890,07

Total

89,16

89,16

55,30

110.71

CAIXA DO CLORADOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.5

2.2.5.1 QuanL

1,0000000

3,95600CX)

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

UndCódigo Banco
93358 SINAPI

88316 SINAPI

m‘CPU

H
CPU_A

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21.55

Preço Total => 261,552,3625000Quant. =>

Quant.

1,0000000

Valor Unit

3,23

TotalUndCódigo Banco
101617 SINAPI

Descrição

PREPARO OE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENC/\RGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC/\RGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

2.2.S.2

3,23m’CPU

0,0507000

0,0760000

0,0016000

28,21

22,54

35,67

1.43H88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1.71H

0.05CHP

29,36 0,04CHI 0.001600091534 SINAPICPU A

MO com LS => 2.11LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.11

4.010.78

Preço Total =>5,2500000 21,05Quant. ->

Valor Unit

26,45

Total

26,45

QuanL

1,0000000

UndDescrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.

AF_08/2023
C/V«IINHÂO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOT/M. 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA ● CHP DIURNO. AF_06/2014

C/VMINHÂO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE T/tNQUE OE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENC/V^GOS COMPLEMENT/VRES

Código Banco
93382 SINAPI

2.2.S.3

m’CPU

315.73 1,700,0054000CHP5901 SINAPICPU_A

0.040.0006000 78,08CHI5903 SINAPICPU_A

17,720,7866000 22,54H88316 SINAPICPU A



> )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.S25//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
0,1962000 35,67 6.99COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP91533 SINAPICPU_A

15.24

32.84

LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

15,24

6,39

77,58QuanL=> 2,3625000 Preço Total =>

Total

2.160,08

Quant.

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

UndDescrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E OESMOITTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA OE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CFIAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU \^GA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

Código Banco

104488 Próprio

2.2.5.4
m’CPU

1,5027000 93,62 140,68m’92419 SINAPICPU_A

2,0916000 180,28 377,07m’92455 SINAPICPU_A

54,22 275,56m* 5,082300092514 SINAPICPU_A

37.29KG 2.6967000 13.8392759 SINAPICPU_A

13,59KG 1,0504000 12,9492760 SINAPICPU_A

12.09 6.69KG 0,554000092761 SINAPICPU_A

212.22KG 19,8152000 10.7192762 SINAPICPU_A

13,29 106,45KG 8,010200092768 SINAPICPU A

171.37KG 13.8202000 12.4092769 SINAPICPU_A

513.02 513.02m’ 1,000000094971 SINAPICPU A

306.141,0000000 306,14m’103670 SINAPICPU_A

0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 530.22

2.682.38

MO sem LS =>

Valor do BDI=>

530,22

522,30

LS =>

1,0500000 Preço Total => 2.816,49QuanL =>

Quant

1,0000000

Valor UnIt

60,04

Total

60,04

UndDescrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

Código Banco

103323 SINAPI

2.2.S.S

m’CPU

0,0104000 703,46 7,31m’ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENC/^GOS COMPLEMENTARES

87369 SIN/iRICPU_A

16,64H 0,5900000 28,2188309 SINAPICPU_A



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ;01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCI/US NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 0,2950000

0.4200000

22,54 6.64SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = ’1.20 A 1,70* MM,

MALHA 15X15 MM, (C X L) '50X7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A
2,62 1.10MINS

40,33 0,20CENTO 0,0050000

13,6000000

00037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

2,07 28,15UN
INS

MO com LS => 17,25

74,55

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17,25

14,51 Valor com BDI =>

449,206,0255000 Preço Total =>QuanL =>

Valor Unit

5,08

TotalQuant.

1,0000000

UndDescrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1 ;3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
67878 SINAPI

2.2.5.6

5,08m*CPU

2,590,0037000 702,54m’87377 SINAPICPU A

28,21

22,54

MO com LS =>

1,92hl 0,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
0,57H

2,23LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,23

6,301,22

Preço Total => 75,92QuanL => 12,0510000

Valor Unit

24,82

Total

24,82

Quant.

1,0000000

UndDescrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1;2;8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Código Banco

87547 SINAPI

2.2.5.7
m'

CPU

12,070,0213000 566,82m’ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÜNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU_A

9,870,3500000

0,1280000

0.00

Valor com BDI =>

28.21

22,64

MO com LS =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
2,88H

10,07

30,82

10,07 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 6.00

Preço Total => 742,82QuanL => 24,1020000

Total

732,26

Valor Unit

732,26

Und QuanL

1,0000000
Descrição

HIPOCLORAOOR/ BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 UH E
PRESÃO DE OÃ 15 BAR

Encargos Complementares - Eletricista

Hipodorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 á 15 l/h e pressão de Oà 15 bar

Código Banco
8722 ORSE

2.2.S.8
un

CPU
» T T

3,601,0000000

1,0000000

3,60h10552 ORSE

8979 ORSE

CPU_A
707.63707,63un

INS

21.03

21,03

1.0000000 21.03

MO com LS =>

H

32ELETRICISTA (HORISTA)00002436 SINAPIINS
LS => 0,00MO sem LS => 21,03

D

,C

NJ



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALlTlCA
177,06 Valor com BDI => 909,32Valor do BOI =>

Preço Total =>Quant. => 1,0000000 909,32

Valor Unit

113,66

Total

113,66

Und QuanL

1,0000000
Código Banco
94655 SINAPI

Descrição

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO OE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.S.9

MCPU

22,67H 0,5380000 12,1988248 SINAPICPU_A

H 0,5380000

0,9420000

0,0300000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

91,99

14,76

86,65

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00009870 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
MINS

2,06UN 0.06INS

18.35

27,48

LS => MO com LS => 18.35

141,14

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

QuanL => 1,0000000 Preço Total => 141,14

Quant.

1,0000000

Valor Unit

550,87

Total

550,87

UndCódigo Banco

94501 SINAPI

Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.5.10

UNCPU

0,7225000 22.67 16,37H88248 SINAPICPU A

0,7225000

0,0452000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

14,93

514,00

MO com LS =>

19,83ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)

H88267 SINAPI

00003148 SINAPI

00006027 SINAPI

CPU_A
UN 0,67INS

UN 514,00

24,65

684,07

INS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

24,65

133,20

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.736,28

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

240,89

Total

240,89
Descrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA OE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENC/V^OR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.5.11 Código Banco
94686 SINAPI UNCPU

22.67H 0,4850000 10,9988248 SINAPICPU_A

H 0,4850000

1,0000000

0,2890000

0,0760000

0,0480000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

207.66

16.02

55,61

13,31

207,66

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO PVC. SOLDÁVEL, 90 GRAUS. 110 MM, COR M/^ROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00003530 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UNINS

4,62UNINS

C tf,
UN 4,22INS

çrUN 2,06 0,09INS

16,54

58,24

LS => MO com LS => 16,54

299,13

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

73

Preço Total => 598,26Quant. => 2,0000000

O
c
)"0

SJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,00% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Quant

1,0000000

Valor Unit

8,38

TotalUndCódigo Banco
89408 SINAPI

Descrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.5.12

UN 8,38CPU

H 0,1359000 22,67 3,0888248 SINAPICPU_A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

JOELHO PVC. SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS

LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100

27,45

49,09

3,73H 0,1359000

0,0071000

1,0000000

0,0080000

0,0302000

0,00

Valor com BDI =>

88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00003529 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
0,34UNINS

0,73 0.73UNINS

55,61 0.44UNINS

2.06 0.06UNINS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

MO com LS => 4,634.63 LS =>

10.402,02

Preço Total => 20,80Quant. => 2,0000000

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

214,18

Total

214,18
Código Banco
94701 SINAPI

Descrição

TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RÊSERVAÇÂO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.5.13

UNCPU

0,6460000 22.67 14,64H88248 SINAPICPU_A

0,6460000

1,0000000

0,4330000

0.1140000

0.0970000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

168,36

16,02

55,61

17,73

168,36

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE SOLDÁVEL, PVC. 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100

H88267 SINAPI

00007146 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UNINS

6.93UNINS

6,33UNINS

2,06 0.19UNINS

LS => MO com LS => 22.05

265.96

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22,05

51,78

Preço Total => 531,92Quant => 2,0000000

Quant

1,0000000

Valor Unit

188,79

Total

188,79

UndDescrição

TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENT^ES

Código Banco
94702 SINAPI

2.2.5.14

UNCPU

0.6460000 22,67 14.64H88248 SINAPICPU_A

27,45

142,97

16,02

55,61

17.73

142,97

H 0,6460000

1,0000000

0,4330000

0,1140000

0,0970000

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE DE REDUCAO, PVC. SOLDÁVEL, 90 GRAUS. 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

/UOESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS

LIXA DAGUA EM FOLHA. GRAO 100

88267 SINAPI

00007106 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UNINS

6,93UNINS

6,33UNINS

0,19UN 2,06INS
crMO com LS =>22,05

45.64

LS => 0,00 22,05

234,43

MO sem LS =>

Valor do BDI => Valor com BDI =>

Preço Total =>Quant => 2,0000000 468,86

O
N)

4:»
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01Í2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDi; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA
QuanL

1,0000000

Valor Unit

15,66

Total

15,66

UndDescrição

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMAOA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
103968 SINAPI

2.2.5.15
UNCPU

1,660,0735000 22.67H88248 SINAPICPU_A

27,45

49.09

10.22

2.010,0735000

0,0141000

1.0000000

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

BUCHA DE REDUCAO DE PVC. SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SOLUCAO PREPARADOFtA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CMS

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00000816 SINAPI

CPU_A
0.69UNINS

10,22UN
INS

1,050,0190000

0.0165000

0,00

Valor com BDI =>

55.61UN00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

INS
2,06 0,03UN

INS
MO com LS => 2,50MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,50 LS =>

19,443,78

2,0000000 Preço Total => 38,88Quant. =>

13.159,66

Total

89,16

89,16

55.30

110,71

CAIXA DO MACROMEDIDOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.6

2.2.6.1 Quant

1,0000000

3.9560000

Valor Unit

89,16

22.64

MO com LS =>

Und
Código Banco

93358 SINAPI

88316 SINAPI

m’
CPU

H
CPU_A

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21.55

LS =>

Valor com BDI =>

3,7500000 Preço Total => 415,16Quant =>

Valor Unit

3,23

TotalQuant

1,0000000

UndDescrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETÉ) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACT/\DOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV- CHI DIURNO. AF_08/2015

Código Banco

101617 SINAPI

2.2.6.2

3,23m’
CPU

28,21

22,54

35,67

1,43H 0,0507000

0,0760000

0,0016000

88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

1,71H

0,05CHP

0.0016000 29,36 0,04CHI91534 SINAPICPU_A

MO com LS => 2,11LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.11

4,010,78

Preço Total => 10,02Quant => 2,5000000

Valor Unit

26,45

Total

26,45

Quant

1,0000000

UndDescrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_0a/2023

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
93382 SINAPI

2.2.6.3
m’

CPU f-

C 3' 3
315,73 1.70CHP 0,00540005901 SINAPICPU_A



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001 -40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECC1MENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 - M,SBC -02/2024 - MA,ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
CHI 0,0006000 78,08 0.04CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. C/^RGA UTIL M/0(IMA

15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

5903 SINAPICPU_A

22,54

35.67

17.72H 0,7866000

0,1962000
88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A
6,99CHP

MO com LS => 15,24

32,84

15.24 LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI => 6,39

77,58Quant => 2,3625000 Preço Total =>

Valor Unit

2.160,08

Total

2.160,08

Und Quant

1,0000000
Descriçio

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA. PÉ-OIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES.
/V=_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CH/LPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. /^F_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. /\F_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO OE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

Código Banco

104488 Próprio

2.2.6.4
m*

CPU

140,68m' 1,5027000 93,6292419 SINAPICPU_A

377,072,0916000 180,28m'92455 SINAPICPU_A

54,22 275,56m* 5,082300092514 SINAPICPU_A

2,6967000 13,83 37.29KG92759 SINAPICPU_A

13,59KG 1,0504000 12.9492760 SINAPICPU_A

12.09 6,69KG 0,554000092761 SINAPICPU_A

212,22KG 19,8152000 10.7192762 SINAPICPU_A

13.29 106,45KG 8,010200092768 SINAPICPU_A

171,37KG 13,8202000 12,4092769 SINAPICPU_A

513,021,0000000 513,02m’94971 SINAPICPU_A

306,14m’ 1.0000000 306,14103670 SINAPICPU_A

MO com LS => 530,22

2.682.38

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530.22

522,30 Valor com BDI =>

Preço Total -> 335,29Quant. => 0,1250000

Total

60,04

Und Quant.

1,0000000

Valor Unit

60,04
Código Banco

103323 SINAPI

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Z.2.6.5
m*

CPU



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURiTUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525/Í0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,66% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m’ 0,0104000 703,46 7.31ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF 08/2019

87369 SINAPICPU_A

0,5900000

0,2950000

0,4200000

28.21

22.54

16.64HPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70‘ MM.

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) ‘50 X 7.5* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CEFiAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9

X19X39CM(NBR 15270)

SINAPI

SINAPI

SINAPI

88309

88316

00034557

CPU_A

CPU_A
6,64H

M 2,62 1,10INS

CENTO 0.0050000

13.6000000

40,33 0,20SINAPI

SINAPI

INS 00037395

00037592 2,07 28,15UN
INS

MO com LS => 17,25

74.55

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17,25

14,51

LS => 0.00

Valor com BDI =>

Preço Total =>Quant. => 12,0000000 894,60

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

5,08

Total
Código
87878

Descrição

CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Banco

SINAPI

2.2.6.6
m’ 5,08CPU

0,0037000 702,54 2.59m’87377 SINAPICPU_A

0,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

28.21

22.54

MO com LS =>

1,92H
88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
0,57H

LS »> 2,23MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,23

6,301,22

QuanL => 24,0000000 Preço Total => 151,20

QuanL

1,0000000

Valor Unit

24,82

Total

24,82

UndDescrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Código Banco
87647 SINAPI

2.2.6.7
m’

CPU

m’ 0.0213000 566,82 12,07/\RGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU_A

H 0.3500000

0.1280000

28,21

22,54

MO com LS =>

9,8788309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
H 2.88

LS => 0,00 10.07

30.82

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

10,07

Valor com BDI =>6,00

24,0000000 Preço Total => 739,68Quant. =>

Valor Unit

487,40

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000
Código Banco

[3425 SEINFRA

Descrição

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
2.2.6.S

487,40UN
INS

LS => 0,00 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

117.85 Valor com BDI => 605,25 \



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S2S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA,ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

Preço Total => 2.421,00Quant. => 4,0000000

Quant.

1,0000000

O.ÍX)

Valor com BDI =>

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

TotalUndDescrição
TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

2.2.6.9 Código Banco

13960 SEINFRA 478,83UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

594.61115,78

Preço Total => 1.189,22Quant. => 2,0000000

Valor Unit

514,27

MO com LS =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco

I3892 SEINFRA

Descrição

JUNTA GIBAULT ON 100

2.2.6.10

UN 514,27INS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

638,62124,35

Preço Total => 1.277,24Quant => 2,0000000

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

4.196,62

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco
18667 SEINFRA

Descrição

HIDRÒMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m’/h, Dn lOOmm - COMPLETO

2.2.6.11

4.196,62UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

5.211,361,014,74

Preço Total =>Quant => 1,0000000 5,211,36

Quant

1,0000000

Valor Unit

39,13

Total

39,13

UndDescrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV- CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA OE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA OE 189 CV-CHI DIURNO, AF_06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.6.12 Código Banco
103138 SINAPI UNCPU

0,0727000 276.98 20,13CHP5928 SINAPICPU_A

78,05 11.34CHI 0,14540005930 SINAPICPU_A

0,0626000 22.67 1.41HCPU_A 88248 SINAPI

27.45

MO com LS =>

6.25H 0,2279000

0,00

Valor com BDI =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88267 SINAPICPU_A
11,86

48,59

LS =>MO sem LS =>.

Valor do BOI =>

11,86

9,46

9,0000000 Preço Total => 437,31Quant. =>

122,72

Total

30,89

ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

Descrição

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

2.2.7

2.2.7.1 Valor Unit

30.89

Quant

1,0000000

UndCódigo Banco

100754 SINAPI m'CPU

0.9097000

0.0792000

30,71

37,43

27,93HPINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO

CPU_A 88310 SINAPI

00043649 SIN/^PI 2.96LINS



) }

PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAÜTICÃ
LS => MO com LS => 18,54

38,35

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

18,54 0,00

Valor com BDI =>7,46

Preço Total => 122,72Quant. => 3,2000000

261.125,91

4.573,18

Total

POÇO PTP-09( TUBULAR PROFUNDO 08" x 220,OOm)

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JAROINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3

2.3.1

Und QuanL

1,0000000

0,0718000

0,0718000

0.00

Valor com BDI =>

Valor UnltCódigo Banco
96524 SINAPI

88316 SINAPI

88441 SINAPI

2.3.1.1

3,28 3,28m’CPU

22,54

23,39

MO com LS =>

1.61HCPU_A

CPU_A 1.67H

2,05LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.05

4.070,79

Preço Total => 1.432,64Quant. => 352,0000000

Valor Unit

8,95

TotalUnd Quant

1,0000000

Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M* - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HID^ULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco

100982 SINAPI

2.3.1.2

8,95m’CPU

204,71 1.69CHP 0,00830005631 SINAPICPU_A

0,89CHI 0,0105000 84,805632 SINAPICPU A

267.58 5,29CHP 0.019800091386 SINAPICPU_A

78,67 1,08CHI 0,013800091387 SINAPICPU A

MO com LS => 1.27MO sem LS ->

Valor do BDI =>

1,27 LS => 0.00

Valor com BDI => 11,112,16

782,14Quant. => 70,4000000 Preço Total =>

Valor Unit

2,70

TotalQuanL

1.0000000

UndCódigo Banco
93589 SINAPI

Descrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.3.1.3

2,70M3XKMCPU

267,58 2,40CHP 0,009000091386 SINAPICPU_A

» r 3
c

çr
0,30CHI 0,0039000 78,6701387 SINAPICPU_A

MO com LS => 0,34LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,34 I

-{3,350,65

Vfc
o
N>

I



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● S«rglpe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

2.358,40Quant. => 704,0000000 Preço Total =>

54.757,16

Total

62,95

URBANIZAÇÃO DA AREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
Descrição

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
/UUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PAFIA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CONCRETO MAGRO P/VRA U\STRO, TRAÇO 1:4,5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUM.. AF_05/2021
MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM. EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA. ANGELIM.

PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM. EM MACAFIANDUBA/MASSAFU\NDUBA, ANGELIM OU

EQUIV/M.ENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

2.3.2

2.3.2.1 Quant.

1,0000900

Valor Unit

62,95

UndCódigo
99059

Banco

SINAPI MCPU

23.17

27.86

29,80

8,25H 0.3563000

0,7125000

0.0039000

CPU_A

CPU_A
CPU A

88239

88262

91692

SINAPI

SINAPI

SINAPI

19,65H

CHP 0.11

CHI 0.0168000 28,52 0,4791693 SINAPICPU_A

455,70 2.09m’ 0.0046000CPU_A 94974 SINAPI

3,90UN 1,5000000

0.7445000

2,60CPU_A 99062

00004417

SINAPI

SINAPI 8,11 6,03MINS

12,01M 0,4125000 29.13INS 00004433 SINAPI

KG 20,99

36,17

12.74

MO com LS =>

2,320,1110000

0,0256000

0,5500000

0,00

Valor com BDI =>

INS 00005068

00007356

00010567

SINAPI

SINAPI

SINAPI

0,92LINS

7,00MINS

22.36

78,17

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22.36

15,22

Quant. => 38,0000000 Preço Total => 2.970,46

Valor Unit

89,16

Total

69,16

Und QuanL

1,0000000

Código
93358

Banco

SINAPI

Descrição

ESCAVAÇÃQ MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

2.3.2.2

m’CPU

22,54

MO com LS =>

89.16

55.30

110.71

H 3.95600CX)

0,00

Valor com BDI =>

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCPU A 88316 SINAPI

55.30

21.55

LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

Preço Total => 2.019,35Quant. => 18,2400000

Total

2.160,08

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PILARES.VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIFLA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DlREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-OIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

2.3.2.3 Código
104486

Banco

Próprio m’CPU

» T
C1,5027000 93.62 140.68m’CPU A 92419 SINAPI

hçr
CD

-Sr:2,0916000 180,28 377,07m'CPU_A 92455 SINAPI

035

Se-
54,22 275,56m’ 5,0823000CPU_A 92514 SINAPI

s\c

Cl



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

KG 2,6967000 13,83 37,29ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 0.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. /V=_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CASO DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

CPU_A 92759 SINAPI

1,0504000 12,94 13,59KG92760 SINAPICPU_A

KG 0,5540000 12,09 6.6992761 SINAPICPU_A

212,22KG 19,8152000 10,7192762 SINAPICPU_A

106,45KG 8,0102000 13,2992768 SINAPICPU_A

171,37KG 13,8202000 12.4092769 SINAPICPU_A

513,021,0000000 513,02m’94971 SINAPICPU_A

1,0000000 306,14 306,14m’103670 SINAPICPU A

0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 530,22

2.682.38

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522,30

LS =>

6,0525000 Preço Total => 16.235.10QuanL =>

Valor Unit

60,04

Total

60,04

Und Quant.

1,0000000

Código Banco

103323 SINAPI

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.3.2.4

m'CPU

7.310.0104000 703,46ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA G/VLVANIZAD/VZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO V/\ZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,. 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

CPU_A 87369 SINAPI

0.5900000

0.2950000

0,4200000

28,21

22,54

16,64

6.64

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A
CPU A H

1.102,62MINS

0,20CENTO 0,0050000

13,6000000

40,33INS 00037395 SINAPI

00037592 SINAPI 28,152,07UNINS

MO com LS => 17,25

74,55

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17,25

14.51

LS => 0,00

Valor com BDI =>

13.262,44QuanL => 177,9000000 Preço Total =>

TotalQuanL

1,0000000

Valor Unif

4,56

UndDescrição

CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4(M L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3.2.S Código Banco
87879 SINAPI 4,56m'CPU

2.070.0037000 559,85m’CPU A 87313 SINAPI

1,920,0681000 28.21H88309 SINAPICPU_A



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALiTICA
H 0,0255000

0.00

Valor com BDI =>

22,54

MO com LS =>

0.57SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316 SINAPICPU_A
1.91LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

1,91

5,661,10

Preço Total => 2.013,82Quant. => 355,8000000

Valor Unit

14,48

Total

14,48

Und Quant.

1,0000000
Descrição

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
PINTOR COM ENC/y^GOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

2.3.2.6 Código
88489

Banco

SINAPI m'CPU

30.71

22,54

36,17

MO com LS =>

5,00H 0.1631000

0.0544000

0.2285000

0,00

Valor com BDI =>

CPU_A

CPU_A

88310

88316

00007356

SINAPI

SINAPI

SINAPI

1.22H

8,26LINS

4,08LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,08

17,983.50

Preço Total => 6.397,28Quant. => 355,8000000

Valor Unit

83,25

Total

83,25

Und Quant.

1,0000000

2.3.2.7 Código

94992

Banco

SINAPI

Descrição

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO.

AF_07/2016

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SARRAFO '2.5 X 7.5' CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DEACO POLIDO COM CABECA 17X21 (2X 11)

TELADEACO SOLD/\DA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5.0 MM,

LARGURA = 2,45 M. ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

m'CPU

27.86

28.21

22,54

494,64

2.710.0976000

0,1483000

0,2459000

0,0739000

HCPU_A

CPU_A

CPU_A

CPU_A

88262

88309

88316

94964

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

4,18H

5,54H

36,55m’

1.770.4500000

0.0240000

1.0816000

3.94MINS 00004517

00005068

00007156

SINAPI

SIN/VPI

SINAPI

20.99

29.59

0,50KGINS

32,00m’INS

MO com LS => 12,62

103,37

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

12,62

20,12

2.356,83Preço Total =>Quant. => 22.8000000

Total

55,85

Quant

1,0000000

Valor Unit

55,85

UndCódigo
92393

Descrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

C/\LCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV ● CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

1" (14 X n - CHP DIURNO, AF_08/2015

2.3.2.B Banco

SINAPICPU

3,460,1239000

0,1239000

0,0041000

28,00

22,54

HSINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

88260

88316

91277

2,79H

» T

c 3';;
8,79 0,03CHP

C

0,03CHI 0.0578000 0.64CPU_A 91278 SINAPI

0.039,62CHP 0.003800091283 SINAPICPU_A

'5



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE 8URITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
CHI 0,0582000 1,01 0.05CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

r (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25

CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

91285 SINAPICPU_A

4,40

44,53

0,0568000

1,0038000

77,50

44,37

m’00000370 SIN/\PI

00000711 SINAPI

INS

INS

0.530,0066000

0.00

Valor com BDI =>

80,41

MO com LS =>

m’00004741 SINAPIINS

4,12LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,12

69,3513,50

Preço Total => 866,87Quant. => 12,5000000

Valor Unit

556.29

Total

556,29

QuanL

1,0000000

UndDescrição

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS. COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO

COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, MALHA 2" SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E
DOBRADIÇAS
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5;4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
ASSENTM1ENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2019

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRAOIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM
REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

Código Banco
100701 SINAPI

2.3.2.9

m*CPU

28,21

22,54

675,64

12,89H 0.4570000

0,2290000

0,0120000

88309 SINAPI

88316 SINAPI

88627 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

5.16H

8,10m’

530,141,0000000 530,14m*00004930 SINAPIINS

13.59

690.80

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

13.59

134.51

8.635,0012,5000000 Preço Total =>Quant. =>

171.860,88

Total

10.285,94

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

Descrição

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN

2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3.3

2.3.3.1 QuanL

1,0000000

Valor Unit

10.285,94

UndCódigo Banco

12032031 Próprio UNCPU

27,45

22,67

329.40

272,04

H 12,0000000

12,0000000

88267 SINAPI

88248 SINAPI

CPU_A
CPU A H

65.07

166.38

65.07

166,38

1,0000000

1,0000000

UNADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM

MANOMETRO COM C/MXA EM ACO PINTADO. ESCALA *10* KGF/CM2 (*10' BAR), DIÂMETRO

NOMINAL DE 100 MM, CONEXÃO DE 1/2"

VALVUU^ DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA 4 ' (REF 1509)

UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE. DIÂMETRO 4"

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP MACHO, DE 4"

CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2"

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM. SCHEDULE 80, *22,31 KG/M

TE DE FERRO GALVANIZADO. DE 4"

NIPLE DE FERRO G/\LV/\NIZADO, COM ROSCA BSP. DE 4"

00000047 SINAPI

00012898 SINAPI

INS
UNINS

757.38 757,381,0000000UN00010415 SINAPIINS

1.028,00

1.591,20

793,11

1.339,82

413.94

1.315,00

347.23

1.258.32

2,0000000

2.0000000

1.0000000

2.0000000

1,0000000

2,5000000

1,0000000

8,0000000

514.00

795,60

793,11

669,91

413,94

526,00

347,23

157.29

UN00006027 SINAPI

00012431 SINAPI

00001800 SINAPI

00001780 SINAPI

00006315 SINAPI

00013142 SINAPI

00006300 SINAPI

00004183 SINAPI

INS

UNINS

UNINS C. 7
crUNINS

UNINS

MINS
UNINS

UNINS

O



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.52$//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
UN 1.0000000

2,0000000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

43,54

200,94

163,63

MO com LS =>

43.54

401.88

163,63

409,68

12,773,08

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"

EXTREMIDADE PVC PBA. BF. JE, DN 100/DE 110 MM (NBR 10351)

00003925 SINAPI

00003934 SINAPI

00003073 SINAPI

INS

UNINS

UNÍNS
LS =>MO sem LS =>

Valor <lo BDI =>

409.68

2,487,14

Preço Total => 12.773,08Quant. => 1,0000000

Quant

1,0000000

0.0500000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unít TotalUndDescrição

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018

Código Banco

99063 SINAPI

99061 SINAPI

2.3.3.2

5,605,60MCPU

112,11

MO com LS =>

5.60UNCPU_A
2.26LS =>MO sem LS *>

Valor do BDI =>

2.26

6,951,35

8.283,70Quant => 1.191,9000000 Preço Total =>

Valor Unít

5,98

TotalUnd Quant

1,0000000
Descrição

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA CPU POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO, AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
90091 SINAPI

2.3.3.3

5,98m*CPU

204,71 3.52CHP 0,01720005631 SINAPICPU_A

1,630.0193000 84,80CHI5632 SINAPICPU A

22,54

MO com LS =>

0,830,0371000

0,00

Valor com BDI =>

H88316 SINAPICPU_A
1,21LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,21

7,421.44

Preço Total “> 6.062,65Quant => 817,0700000

Valor Unit

6,54

Total

6.54

Und Quant

1,0000000
Descrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO

NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV- CHI DIURNO. AF_08/2015

Código Banco
101616 SINAPI

2.3.3.4

m’CPU

28,21

22,54

35,67

2.87H 0,1020000

0,1531000

0,0036000

CPU_A

CPU_A

CPU_A

88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

3.45H

0,12CHP

29,36 0.10CHI 0,003600091534 SINAPICPU A

a T3
MO com LS => 4,27LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4.27

çr8,121,58

-ScPreço Total => 9.678,22Quant => 1.191,9000000

TotalUnd Quant Valor Unit
Código Banco Descrição2.3.3.5

NJ



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJi 01.612.S2S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl ● 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
1,0000000 3,21 3,21MASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

●400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

97123 SINAPlCPU

0,0737000

0,0737000

0,0096000

18.55

22.54

20,26

1,36H86246 SINAPl

88316 SINAPl

00020078 SINAPl

CPU_A

CPU_A
1,66H

0.19UNINS

MO com LS => 1,84LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,84

3,980,77

1.191,9000000 Preço Total => 4.743,76Quant=>

Valor Unit

55,23

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Descrição

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
Código Banco

00036377 SINAPl

2.3.3.6

55,23M
INS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI ->

0,00 LS =>

68,5813,35

Preço Total => 81.740,50Quant. => 1.191,9000000

Valor Unlt

13,17

Total

13,17

QuanL

1,0000000

Und
Código Banco
104734 SINAPl

Descrição

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO: 0,26 MVPOTÊNCIA; 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

2.3.3.7

m’CPU

136,55 5,21CHP 0.0382000RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ, 88
HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇ/VMBA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÃX. 4,37 M - CHP DIURNO. /V^_06/2014

5678 SINAPlCPU A

57,07 3,14CHI 0,0551000RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÃX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

5679 SINAPlCPU_A

315.73 1,70CHP 0,0054000CAMINHÃO PIPA 10,000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÃXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

5901 SINAPlCPU_A

78,08 0,04CHI 0,00060005903 SINAPlCPU_A

2,550,1135000

0,0614000

22.54H88316 SINAPl

91277 SINAPl

CPU_A

CPU_A
8.79 0.53CHP

» f -c

MO com LS => 3.52LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

3,52
n

16,353.18

2E805,7500000 Preço Total => 13.174,01QuanL =>

Valor Unit TotalUnd Quant.Código Banco Descrição2.3.3.8
O

io
NJ



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNP J: 01.612.525Í/0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

1,0000000 8,95 e,9Sm’CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M> - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA UVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

100982 SINAPICPU

204,71 1.89CHP 0.00830005631 SINAPICPU_A

0,0105000 84,80 0,89CHI5632 SINAPICPU_A

267,58 5.29CHP 0,019800091386 SINAPICPU_A

78,67 1.08CHI 0.013800091387 SINAPICPU_A

MO com LS => 1.271.27 LS => 0.00

Valor com BDl =>

MO sem LS =>

Valor do BDl => 11.112,16

125,7611,3200000 Preço Tolal =>Quant. ->

Valor Unit

2,70

TotalQuanL

1,0000000

UndCódigo Banco

93589 SINAPI

Descrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE; M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.3.3,9

2,70M3XKMCPU

267.58 2,40CHP 0,009000091386 SINAPICPU A

78.67 0,300,0039000CHI91387 SINAPICPU A

MO com LS => 0,34LS => 0,00

Valor com SDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,34

3,350,65

Preço Total => 379,22Quant. => 113,2000000

Valor Unit TotalUnd QuanL

1,0000000

0,0180000

0,0060000

0,0010000

0,0030000

0,0060000

0,0180000

0,00

Valor com BOI =>

Código Banco
6465 ORSE

10549 ORSE

10554 ORSE

2449 ORSE

54 ORSE

00002696 SINAPI

00006111 SINAPI

Descrição
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Encanador

Aluguel de bomba de drenagem - 'darlca' - diâmetro 4" - .potência = 5 cv
Encarregado de turma ● SICRO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

2.3.3.10

0,48 0,48mCPU

3.75 0,06hCPU_A

CPU_A 3.66 0.02h

5.68 0.00hINS

18,28

19,07

13,65

MO com LS =>

0.05hINS

0.11HINS

0.24HINS

C in K0.40LS =>MO sem LS =>

Valor do 8DI =>

0.40
O'0.590,11

Preço Total => 703,22QuanL => 1.191,9000000

Valor Unit

65,07

Total

65,07

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco

00000047 SINAPI

Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE 1 lOmm

2.3.3.11

UNINS

NJ



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
MO sem LS

Valor do BDI =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0.00

80.80Valor com BDI =>15,73

Preço Total => 80,801,0000000Quant. =>

Valor Unit

135,76

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

UndDescrição

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

2.3.3.12 Código Banco

00001828 SINAPI 135,76UNINS

0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

168,5832,82

Preço Total => 505,74QuanL => 3,0000000

TotalValor Unit

1.885,87

MO com LS =>

Und Quant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Código Banco
19826 SEINFRA

Descrição

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

2.3.3.13

1.885,87UNINS

0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

2.341,87456,00

Preço Total => 2.341,87QuanL => 1,0000000

Valor Unit

690,13

Total

690,13

Und Quant

1,0000000
Código Banco

15327 SEINFRA

Descrição
REGISTRO DE GAVETA Cl FLANGES E CUNHA EM80RRACHADA CORPO CURTO Cl VOLANTE

DN100 PN16

2.3.3.14

UNINS

MO com LS => 0,00LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

857,00Valor com BDI =>166,87

Preço Total => 857,00Quant. => 1,0000000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

133,06

MO com LS =>

UndDescrição

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')

2.3.3.15 Código Banco
11929 SEINFRA 133,06UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00 LS =>

165,2332,17

Preço Total => 165,23Quant => 1,0000000

Total

808,05

0,00

1.003,43

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

Valor Unit

808,05

MO com LS ->

UndDescrição
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

2.3.3.16 Código Banco
16666 SEINFRA UNINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BD!=>

0,00

195,38

» T- 5
Ç ?■ 3Preço Total => 1.003,43QuanL => 1,0000000

scr

Valor Unit

535,90

MO com LS =>

TotalQuantUndDescrição

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
2.3.3.17 Código Banco

13476 SEINFRA 535,90UN 1,0000000INS

0,00LS => 0,00 02MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

665,48Valor com BDI =>129.58

Preço Total *> 665,48Quant => 1,0000000



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURinCUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

Valor Unit

3.965,90

MO com LS =>

TotalUnd QuanLCódigo Banco

14468 SEINFRA

Descrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L=5800

2.3.3.18

3.965,90UN 1,0000000INS

o.c»LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

4.924.85958,95 Valor com BDI =>

Preço Total => 14.774,55Quant. => 3,0000000

Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

3.261,00

MO com LS =>

TotalUndDescrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

Código Banco
14464 SEINFRA

2.3.3.19

3.261,00UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,00

4.049,50788,50

Preço Total => 4.049,50Quant. => 1,0000000

Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

TotalUndDescrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

Código Banco

13960 SEINFRA

2.3.3.20

478,83UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

594,61115.78

Preço Total => 1.189,22Quant. => 2,0000000

Valor Unit

535,90

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

Código Banco

13476 SEINFRA

Descrição

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

2.3.3.21

535,90UNINS

0.00LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

665.48Valor com BDI =>129,58

Preço Total => 665.48Quant. => 1,0000000

Valor Unit

786,30

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco

13992 SEINFRA

Descrição

TOCO Cl FLANGES £ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10

2.3.3.22

786,30UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

976,42190,12

Preço Total => 976,42Quant. => 1,0000000

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

27,72

MO com LS =>

UndCódigo Banco

I4242 SEINFRA

Descrição

PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

2.3.3.23

27,72UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BD1=>

0,00

34,426,70

Preço Total => 2.478,24QuanL => 72,0000000

Valor Unit

16,65

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

UndDescrição

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 PI ÁGUA
2.3.3.24 Código Banco

16428 SEINFRA 16,65UNINS

0,00LS => 0,00MO sem LS => 0,00



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% {HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Valor com BOI => 20,67Valor do BDI => 4.02

Quant. => 72,0000000 Preço Total => 1.488,24

Valor Unit

207,94

MO com LS =>

TotalUnd Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco
I38S6 SEINFRA

Descrição
FLANGE AVULSO DN 100 PN10

2.3.3.25

UN 207,94INS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS => 0.00

258.2150,27

Quant => 9,0000000 Preço Total => 2.323,89

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

39,13

Total

39,13

2.3.3.26 Código Banco
103138 SINAPI

Descrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEAOA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT

16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV- CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT

16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UNCPU

CHP 0,0727000 276,98 20,13CPU A 5928 SINAPI

CHI 0.1454000 78.05 11.34CPU_A 5930 SINAPI

H 0,0626000 22,67 1.41CPU_A 88248 SINAPI

H 0,2279000

0,00

Valor com BDI =>

27.45

MO com LS =>

6,25ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCPU A 88267 SINAPI

LS => 11.86

48,59

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

11,86

9,46

Preço Total =>Quant => 13,0000000 631,67

6.594,06

Total

89,16

89,16

55,30

110,71

CAIXAS DE VENTOSAS/DESCARGA

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3.4

2.3.4.1 Und Quant

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BOI =>

Valor Unit

89,16

22.54

MO com LS =>

Código Banco
93358 SINAPI

88316 SINAPI

m*CPU

HCPU A

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55.30

21,55

LS =>

Preço Total => 42,51Quant => 0,3840000

Quant

1,0000000

I.CXMOOOO

Valor Unit

1.270,04

1.270.04

MO com LS =>

Total

1.270,04

1.270.04

440.69

1.577.13

UndCódigo Banco

5962 ORSE

5957 ORSE

Descrição

CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 1S0MM (MV4)4.326)
Caixa para registro, tipo I. para diâmetros de 50 a 10Omm

2.3.4.2

CPU un

» Z ~CPU_A un

MO sem LS =>

Vaior do BOI =>

440,69

307,09

LS => 0,00

Valor com BDI =>

Preço Total => 3.154,26Quant => 2,0000000

Total

726,44

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

726,44

2.3.4.3 Código Banco
7065 ORSE

Descrição
FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1CPU un



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ;01.612.52S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI; 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

726,44

MO com LS =>

726,446428 ORSE Ventosa simples com rosca diam 1*INS un

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

902.09175.65

Preço Total =>Quant => 1,0000000 902,09

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

Valor Unit

6S,07

MO com LS =>

UndDescrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

Código Banco
00000047 SINAPI

2.3.4.4

65,07UNINS

0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

80.8015.73

Preço Total => 323,20Quant. => 4,0000000

Valor Unit

23,97

Total

23,97

Und QuanL

1,0000000

Código Banco
104034 SINAPI

Descrição

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4". PARA LIGAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENT/WRES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA. OE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4",

PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

2.3.4.S

UNCPU

18,55

22,54

15,68

5.97H 0,3221000

0,1031000

1,0000000

88246 SINAPI

88316 SINAPI

00001427 SINAPI

CPU_A

CPU_A 2,32H

15,68UNINS

MO com LS => 5,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

5,00 LS => 0,00

Valor com BDI => 29,765,79

Preço Total => 29,76Quant. => 1,0000000

Total

24,60

QuanL

1,0000000

0.1980000

Valor Unit

24,60

22.67

UndDescrição
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1"”

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2,3.4.6 Código Banco
052282 SBC

88248 SINAPI

UNCPU

4,48HCPU A

27,45

14.50

5,43H 0.1980000

1.0000000

1,2770000

0,00

Valor com BDI =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1"

FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m

88267 SINAPI

004152 SBC

004636 SBC

CPU A

14,50UNINS

0.15 0,19MINS

MO com LS => 6,75MO sem LS =>

Valor do BDI =>

6.75 LS =>

30,545,94

Preço Total => 61,08QuanL => 2,0000000

Valor Unit

550,87

Total

550,87

Und QuanL

1,0000000

Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3.4.7 Código Banco

94501 SINAPI UNCPU

22,67 16.370,7225000HCPU_A 88248 S1N/V='I

X T

0,7225000

0,0452000

1,0000000

27,45

14,93

514,00

MO com LS =>

19.83HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA 4 " (REF 1509)

88267 SINAPI

00003148 SINAPI

00006027 SINAPI

CPU_A Ocr
0.67UNINS

514,00

24,65

UNINS

MO sem LS => 24.65 LS => 0,00



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,S&NFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
133.20 Valor com BDI => 684,07Valor do BDI =>

Preço Total => 1.368,14Quant. => 2,0000000

Total

574,19

85,78

55,47

432,94

94,11

713,02

Quant

1,0000000

3,5240000

1,8130000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

574,19

23,67

30,60

432,94

MO com LS =>

UndDescrição
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 66cm

2.3.4.S Código Banco

059312 SBC

88247 SINAPI

88264 SINAPI

007732 SBC

UNCPU

HCPU_A
CPU A H

UNINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

94,11

138,83

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 713,02

9.890,07

Total

89,16

89,16

55.30

110.71

CAIXA 00 CLORADOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3.5

2.3.5.1 Quant

1,0000000

3,9560000

Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

UndCódigo Banco

933S8 SINAPI

88316 SINAPI

m’CPU

HCPU_A
MO sem LS =>

Valor do BOI =>

55,30

21,55

LS => 0.00

Valor com BDI =>

Quant => 2,3625000 Preço Total => 261,55

Valor Unit

3,23

TotalUnd Quant

1,0000000

Descrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV. CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Código Banco

101617 SINAPI

2,3.5.2

3,23m’CPU

0.0507000

0,0760000

0,0016000

28,21

22,54

35,67

1.43H88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1,71H

0,05CHP

29,36 0,04CHI 0,001600091534 SINAPICPU_A

MO com LS => 2,11MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,11 LS => 0,00

Valor com BDI => 4,010,78

Preço Total => 21,05Quant => 5,2500000

Valor Unit

26,45

Total

26,45

Und Quant

1,0000000

Código Banco
93382 SINAPI

Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.

AF_08/2023

CAMINHÃO PIPA 10.000 LTRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3.S.3

m’CPU

CHP 0,0054000 315,73 1,705901 SINAPICPU_A ■X — ~

CHI 0.0006000 78,08 0.045903 SINAPICPU_A

ce
22,54 17,72H 0,786600088316 SINAPICPU_A

O

JS



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.ei2.S25i/0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHP 0,1962000 35,67 6,99COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CPU_A 91533 SINAPI

15,24

32,84

LS => 0,00

Valor com BOI ->

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

15,24

6.39

77,582,3625000 Preço Total =>Quant =>

Total

2.160,08

Quant.

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

UndCódigo Banco

104488 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONM. DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5.0 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCION/V. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1;2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONQRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

2.3.S.4

m’CPU

140,68m* 1,5027000 93,6292419 SINAPICPU_A

180,28 377.07m* 2,0916000CPU_A 92455 SINAPI

275,565,0823000 54,22m’92514 SIN/V^ICPU A

37,292,6967000 13,83KG92759 SINAPICPU_A

13,59KG 1,0504000 12,9492760 SINAPICPU_A

6.69KG 0,5540000 12,0992761 SINAPICPU_A

212,22KG 19,8152000 10.7192762 SINAPICPU A

106.45KG 8,0102000 13.2992768 SINAPICPU_A

171.3713,8202000 12,40KG92769 SINAPICPU_A

513,021,0000000 513,02m'94971 SINAPICPU_A

306,141,0000000 306,14m'103670 SINAPICPU A

MO com LS => 530.22

2.682,38

530,22

522,30

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,0500000 Preço Total => 2.816,49Quant. =>

Valor Unit

60,04

Total

60,04

Und Quant

1,0000000
Código Banco

103323 SINAPI

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.3.S.5

m’CPU

703,46 7.31m’ 0.0104000ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL.
AF_0e/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87369 SINAPICPU_A

16,640,5900000 28,21H88309 SINAPICPU A



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLAN1LXA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 0,2950000

0,4200000

22,54 6,64SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/kRES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZ/UDACINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM*

PINO OE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)
BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO. FUROS NA VERTICAL,, 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A
2,62 1,10MINS

CENTO 0,0050000

13,6000000

40,33 0,2000037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

2,07 28,15UNINS

MO com LS => 17,25

74,55

17,25

14,51

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

6,0255000 Preço Total => 449,20Quant. =>

Valor Unit

5,08

TotalQuant

1,0000000

UndCódigo Banco
87878 SINAPI

Descrição

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO M/V^UAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3.S.6

5,08m'CPU

2,590,0037000 702,54m’87377 SINAPICPU_A

0,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

28,21

22.54

MO com LS =>

1,92H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A 0,57H

LS => 2,23MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,23

6,301,22

12,0510000 Preço Total => 75,92Quant =>

Valor Unlt

24,82

Total

24,82

Quant

1,0000000

UndCódigo Banco
87547 SINAPI

Descrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

2.3.S.7

m’CPU

566,82 12,070,0213000m’ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU_A

9,870,3500000

0,1280000

0,00

Valor com BDI =>

28,21

22,64

MO com LS =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A
CPU A 2,88H

10.07

30.82

10,07 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 6.00

Preço Total => 742,82Quant => 24,1020000

Quant

1,0000000

Valor Unit

732,26

Total

732,26

UndDescrição

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 UH E
PRESÃO DE OÃ 15 BAR

Encargos Complementares - Eletricista

Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0.5 á 15 l/h e pressão de 0 á 15 bar

Código Banco
8722 ORSÉ

2.3.5.e

unCPU » T

Ç. 7>' ^
O*

3,601.0000000

1.0000000

3,60h10552 ORSE

8979 ORSE

CPU_A
707,63 707,63unINS

21,03

21.03

1,0000000 21.03

MO com LS =>

HELETRICISTA (HORISTA)00002436 SINAPIINS

LS *5- 0,00MO sem LS => 21,03



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BUFUT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HOFIA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Valor com BDI => 909,32Valor do 8DI => 177.06

Preço Total =>QuanL => 1,0000000 909,32

Valor Unit

113,66

Total

113,66

Und QuanL

1,0000000
Código Banco
94655 SINAPI

Descrição

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2,3.5.9

MCPU

H 0.5380000 22,67 12,1988248 SINAPICPU_A

27,45

91,99

14,76

86,65

H 0,5380000

0,9420000

0,0300000

0.00

Valor com BDI =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC, SOLDÁVEL. DE 110 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00009870 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
MINS

2,06 0,06UNINS

MO com LS => 18,35

141,14

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

18,35

27,48

LS =>

141,14QuanL => 1,0000000 Preço Total =>

Valor Unit

550,87

Total

550,87

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco
94501 SINAPI

Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3.5.10

UNCPU

16,37H 0,7225000 22.6788248 SINAPICPU A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)

0.7225000

0,0452000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

14,93

514,00

MO com LS =>

19,83H88267 SINAPI

00003148 SINAPI

00006027 SINAPI

CPU_A
0,67UNINS

514,00

24,65

684,07

UNINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

24,65

133,20

4,0000000 Preço Total => 2.736,28QuanL =>

QuanL

1,0000000

Valor Unit

240,89

Total

240,89

UndDescrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENC/tfIGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94686 SINAPI

2.3.5.11

UNCPU

22.67 10,99H 0.485000088248 SINAPICPU_A

27.45

207.66

16.02

55.61

13,31

207,66

H 0.4850000

1.0000000

0,2890000

0,0760000

0,0480000

0,00

Valor com BDI =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLAiSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARAOORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3

LIXA DAGUA EM FOLHA, GFtAO 100

88267 SINAPI

00003530 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU A

UNINS

4,62UNINS » r 5
C. X 34,22UNINS
cr

2.06 0.09UNINS

Pd:MO com LS => 16,54

299,13

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

16,54

58,24

Preço Total => 598,26QuanL => 2,0000000

O
,C

M

£>



)>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA,ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANAÜTICÃ
Valor Unit

8,38

TotalUnd Quant.

1,0000000

Código
89408

Banco

SINAPI

Descrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLOÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3.5.12

8,38UNCPU

3,08H 0,1359000 22,6788248 SINAPICPU_A

3,730,1359000

0,0071000

1,0000000

0,0080000

0,0302000

0.00

Valor com BDI =>

27.45

49,09

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

JOELHO PVC, SOLDAVEL. 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM. PARA AGUA FRIA PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA DAGUA EM FOLFIA. GRAO 100

H88267

00000122

00003529

00020083

00038383

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU_A
0,34UNINS

0.730.73UNINS

65.61 0.44UNINS

2,06 0.06UNINS

MO com LS => 4.63MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,63 LS =>

10.402.02

Preço Total => 20,80QuanL => 2,0000000

Total

214,18

QuanL

1,0000000

Valor Unit

214,18

UndCódigo
94701

Descrição

TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3.5.13 Banco

SINAPI UNCPU

22,67 14.64H 0,646000088248 SINAPICPU_A

27,45

168,36

16,02

55,61

17,73

168,36

H 0,6460000

1,0000000

0,4330000

0,1140000

0,0970000

0,00

Valor com BDI ->

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100

CPU_A 88267

00007146

00020080

00020083

00038383

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UNINS

6,93UNINS

6,33UNINS

2,06 0,19UNINS

MO com LS => 22,05

265,96

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

22,05

51.78

LS =>

Preço Total => 531,92QuanL => 2,0000000

Valor Unit

188,79

Total

188.79

Und QuanL

1,0000000

Código
94702

Banco

SINAPI

Descrição

TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLOÁVEL, DN 110 MM X60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENT/V^ES

2.3.5.14

UNCPU

0,6460000 22,67 14,64H88248 SINAPICPU_A

17,73

142.97

0,6460000

1,0000000

0,4330000

0,1140000

0,0970000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

142.97

16.02

55,61

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL. 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3

LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU A 88267

00007106

00020080

00020083

00038383

UNINS

6.93UNINS

6.33UNINS

0.192,06UNINS 73 -r -C

P- cMO com LS => 22,05

234,43

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22,05

45,64

LS =>
cr

Preço Total => 468,86QuanL => 2,0000000

o
fs)



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.S2S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURÍTICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ■ 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,16%

PLANJLHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
Quant.

1,0000000

Valor Unit

15,66

Total

15,66

UndDescrição

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDFtÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3.5.15 Código Banco
103968 SINAPI UNCPU

1,660.0735000 22.67HCPU_A 88248 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

BUCHA DE REOUCAO DE PVC. SOLDÁVEL. LONGA. COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

27.45

49.09

10.22

2,01H 0.0735000

0,0141000

1.0000000

CPU_A 88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00000816 SINAPI

0.69UNINS

10,22UNINS

1,050,0190000

0,0165000

0,00

Valor com BDI =>

55.61UN00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

INS

0,032.06UNINS

MO com LS => 2,50MO sem LS =>

Valor do BOI =>

2,50 LS =>

19,443,78

38,882,0000000 Preço Total =>QuanL =>

13.159,66

Total

89,16

89.16

55,30

110,71

CAIXA DO MACROMEDIDOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3.6

Und QuanL

1.0000000

3.9560000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

89,16

22.54

MO com LS =>

Código Banco
93358 SINAPI

88316 SINAPI

2.3.6.1

m’CPU

HCPU A

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55.30

21,55

415,163,7500000 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unit

3,23

TotalUnd Quant.

1,0000000

Código Banco
101617 SINAPI

Descrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

2.3.6.2

3,23m'CPU

0,0507000

0,0760000

0,0016000

28,21

22,54

35,67

1.43HCPU_A

CPU_A
CPU A

88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

1,71H

0,05CHP

0,040,0016000 29,36CHICPU A 91534 SINAPI

MO com LS => 2,11MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,11 LS => 0.00

Valor com BDI => 4,010.78

Preço Total => 10,02QuanL => 2,5000000

Valor Unit

26,45

Total

26,45

Und QuanL

1,0000000

Código Banco

93382 SINAPI

Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.

AF_OB/2023

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

2.3.6.3
X T T

Ç- om’CPU

çr

1,70CHP 0.0054000 315,735901 SINAPICPU_A



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
78,08 0,04CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUC/\DO, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG, CARGA UTIL MAXIMA

15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA ● CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,00060005903 SINAPICPU_A

H 0.7866000

0.1962000

22.54

35.67

17,7288316 SINAPI

91533 SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CPU_A

CPU_A CHP 6,99

15,24 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 15,24

32,84

MO sem LS =>

Valor do BDI => 6,39

2,3625000 Preço Total => 77,58Quant =>

Quant

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

Total

2.160,06

Und2.3.6.4 Código Banco

104488 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONÇRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES, AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAiMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILjAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. /\F_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2.3;2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

lANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENS/VMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF 02/2022

m*CPU

1,5027000 93,62 140,68CPU A 92419 SINAPI

180,28 377,072,0916000CPU_A 92455 SINAPI

5,0823000 54,22 275.56CPU A 92514 SINAPI

KG 2,6967000 13,83 37,2992759 SINAPICPU_A

KG 1,0504000 12,94 13,59CPU_A 92760 SINAPI

KG 0,5540000 12.09 6,69CPU_A 92761 SINAPI

KG 19,8152000 10.71 212,22CPU_A 92762 SINAPI

KG 8,0102000 13.29 106,45CPU A 92768 SINAPI

KG 13,8202000 12.40 171,37CPU A 92769 SIN/^I

513,02 513,02m’ 1,000000094971 SINAPICPU_A

1,0000000 306.14 306,14m’CPU_A 103670 SINAPI

MO com LS => 530,22

2.682,38

MO sem LS ->

Valor do BDI =>

530,22

522,30

LS => 0,00

Valor com BDI =>

0,1250000 Preço Total => 335,29Quant. =>

Quartt.

1,0000000

Valor Unit

60,04

Total

60,04

UndCódigo Banco

103323 SINAPI

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.3.6.S

m’CPU



)í

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) SDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

703.46 7,31ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANtZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1.20 A 1.70* MM.

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50X7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,. 9

X19X39CM(NBR 15270)

m’ 0,010400087369 SINAPICPU_A

0,5900000

0.2950000

0,4200000

28,21

22,54

H 16,6488309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A

CPU_A H 6.64

2,62M 1.10INS

CENTO 0.0050000

13,6000000

40,33 0.2000037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

UN 2,07 28.15INS

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17.25

14.51

LS => 0.00 17,25

74,55Valor com BOI =>

Quant => Preço Total => 894,6012,0000000

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

5,08

TotalDescrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

87878 SINAPI

2.3.6.6

m’ 5,08CPU

0.0037000 702,54 2.59m’87377 SINAPICPU_A

H 0.0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

1.9288309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A H 0,57

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.23 LS => 2,23

6,301,22

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 151,20

Quant

1,0000000

Valor Unit

24,82

Total

24,82

UndCódigo Banco
87547 SINAPI

Descrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Z.3.6.7

m'CPU

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

m’ 0.0213000 566,82 12,07CPU A 87292 SINAPI

H 0.3500000

0,1280000

0,00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

9.8788309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A H 2.88

LS => 10,07

30.82

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

10,07

6,00

Quant => 24,0000000 Preço Total => 739,68

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

487,40

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco

I342S SEINFRA

Descrição

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

2.3.6.8

UN 487,40INS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS 0,000,00

117,85 605,25

/



)í

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ;01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURÍTICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Quant. => 4,0000000 Preço TolaI => 2.421,00

Valor Unit

476,83

MO com LS =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Código Banco
13960 SEINFRA

Descrição
TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PNIO - L= 250

2.3.B.9

478,83UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

594,61115.78

Quant => 2,0000000 Preço Total => 1.189,22

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

514,27

MO com LS =>

TotalUndDescrição

JUNTA GIBAULTDN 100

Código Banco

13892 SEINFRA

2.3.6.10

514,27UNINS
LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

638,62124,35

Preço Total => 1.277,24Quant. => 2,0000000

Valor Unit

4.196,62

MO com LS =>

Total

4.196,62

Und Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco

18667 SEINFRA

Descrição

HIDRÓMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m’/h, Dn lOOmm - COMPLETO

2.3.6.11

UNINS

LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

5.211,361.014.74

Preço Total => 5.211,36Quant => 1,0000000

Valor Unit

39,13

Total

39,13

Und Quant

1,0000000
Código Banco
103138 SINAPI

Descrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE M/UIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11.7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3.6.12

UNCPU

276,98 20,13CHP 0,07270005928 SINAPICPU A

CHI 0.1454000 78,05 11,345930 SINAPICPU_A

22,67H 0,0626000 1,4188248 SINAPICPU_A

0,2279000

0.00

Valor com BDI =>

27,45

MO com LS =>

6,25HENC/VNADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88267 SIN/^ICPU_A
11,86

48,59

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

11,86 LS =>

9,46

Preço TolaI => 437,31Quant. => 9,0000000

290,91

Total

14,48

ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

Descrição

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍUCA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO

2,3.8 X ~ "

Valor Unit

14,48

Und Quant

1,0000000
Código Banco

88489 SINAPI

2.3.8.1
cr

m'CPU

0,1631000

0,0544000

0,2285000

30,71

22,54

36,17

5,00H88310 SINAPI

88316 S1N/\P1

00007356 SINAPI

CPU_A

CPU_A 1,22H
\

8,26LINS

vs I
N;



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 4,08MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,08

17,983,50

Preço Total => 290,91Quant. => 16,1800000

297.997,49

3.631,25

Total

POÇO PTP-13{ TUBULAR PROFUNDO 08" x)

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4

2,4.1

Und Quant.

1,0000000

0,0718000

0,0718000

0,00

Valor com BDI =>

Valor UnitCódigo Banco

98524 SINAPI

88316 SINAPI

88441 SINAPI

2.4.1.1

3,28 3,28m’CPU

22,54

23.39

MO com LS =>

1,61H
CPU_A

CPU_A 1.67H

2,052,05 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 4,070,79

Preço Total => 1.137,56Quant. => 279,5000000

Quant

1,0000000

Valor Unit

8,95

TotalUndCódigo Banco

100982 SINAPI

Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M* ● CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M> /111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.4.1.2

8,95m*CPU

204,71 1,69CHP 0,00830005631 SINAPICPU_A

0,0105000 0,89CHI 84,805632 SINAPICPU_A

5,29CHP 0,0198000 267,5891386 SINAPICPU A

CHI 0,0138000 78,67 1,0891387 SINAPICPU_A

MO com LS => 1.27MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,27 LS => 0,00

Valor com BDI => 11,112,16

Quant. => 55,9000000 Preço Total => 621,04

TotalUnd Quant

1,0000000

Valor Unit

2,70
Descrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE; M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco

93589 SINAPI

2.4.1.3

2,70M3XKMCPU

2,40CHP 0,0090000 267,58CPU A 91386 SINAPI

X -r

c 35'
CHI 0,0039000 78,67 0,3091387 SINAPI crCPU_A

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 0,34MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,34

3,350,65

£>



\>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525Í/0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24.18%

PLANILHA ORÇAMENTÃRiA ANALÍTICA
559,0000000 Preço Total => 1.872,65Quant. =>

54.168,68

Total

62,95

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
Descrição

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10"- CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10-- CHI DIURNO. AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1 ;4,5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018
SARRAFO NAO /VPARELHADO *2.5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,

PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM C/\BECA 17 X 21 (2 X 11)

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

T/sfiUA ‘2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

2.4.2

2.4.2.1 QuanL

1,0000000

Valor Unit

62,95

UndCódigo Banco
99059 SINAPI MCPU

H 0,3563000

0,7125000

0,0039000

23,17

27,86

29,80

8,2588239 SINAPI

88262 SINAPI

91692 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

19,85H

CHP 0,11

CHI 0,0168000 28,52 0,47CPU_A 91693 SINAPI

m’ 0,0046000 455,70 2,0994974 SINAPICPU_A

1,5000000

0,7445000

2,60 3,90UN99062 SINAPI

00004417 SINAPI

CPU_A
M 8,11 6,03INS

0.4125000 29,13 12,01M00004433 SINAPIINS

KG 0,1110000

0.0256000

0.5500000

0.00

Valor com BDI =>

20.99

36.17

12,74

MO com LS =>

2.3200005068 SINAPI

00007356 SINAPI

00010567 SINAPI

INS

L 0.92INS

M 7.00INS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS»> 22,36

78,17

22,36

15,22

Preço Total =>QuanL => 34,5000000 2.696,86

QuanL

1,0000000

Valor Unit

89,16

Total

89,16

UndCódigo Banco
93358 SINAPI

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

2.4.2.2

m’CPU

H 3,9560000

0.00

Valor com BOI =>

22,54

MO com LS =>

89,16

55,30

110,71

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316 SINAPICPU_A
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21,55

LS =>

QuanL => 16,5600000 Preço Total => 1.833,35

Valor Unit

2.160,08

Total

2.160,08

Und Quant.

1,0000000
Código Banco

104488 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DÉSMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E OESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DlREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM Ê DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

2.4.2.3

m*CPU

m' 1,5027000 93,62 140,6892419 SINAPICPU_A
3J T -ç
çs';;

Rcr

377,07m* 2,0916000 180,2892455 SINAPICPU_A

5,0823000 54,22 275,56m’92514 SINAPICPU_A



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.S25»0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA

KG 2,6967000 13.83 37,29ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

92759 SINAPICPU_A

12.94 13,59KG 1,050400092760 SINAPICPU_A

12.09 6,69KG 0,554000092761 SINAPICPU_A

10,71 212,22KG 19,815200092762 SINAPICPU A

13.29 106.45KG 8,010200092768 SINAPICPU A

KG 13,8202000 12.40 171.3792769 SINAPICPU_A

513.02 513.02m’ 1,000000094971 SINAPICPU_A

306.14m’ 1,0000000 306.14103670 SINAPICPU_A

0,00 MO com LS => 530.22

2.682,38

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

530,22

522,30

LS =>

Valor com BDI =>

6,0825000 Preço Total => 16.315,57Quant. =>

Total

60,04

Quant

1,0000000

Valor Unit

60,04

UndCódigo Banco
103323 SINAPI

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.4.2.4

m'CPU

703,46 7,31m’ 0,0104000ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PAFtA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1.70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL., 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

CPU_A 87369 SINAPI

16,64H 0,5900000

0,2950000

0.4200000

28,21

22,54

88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A

CPU_A 6,64H

2,62 1,10MINS

40,33 0,20CENTO 0,0050000

13,6000000

00037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

2,07 28,15UNINS

MO com LS => 17,25

74,55

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

17.25

14,51

Preço Total => 11.957,82Quant => 160,4000000

Valor Unit

4,56

TotalUnd Quant

1,0000000

Código Banco
87679 SINAPI

Descrição
CHAPtSCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4.2.S

4,56m’CPU c
n

2.070,0037000 559.85m’87313 SINAPICPU_A

28.21 1,92H 0,0681000CPU_A 88309 SINAPI

^ \l
NJ
2b
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 0,0255000

0.00

Valor com BDI =>

22,54

MO com LS =>

0,57SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316 SIN/^ICPU A

1,91MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,91 LS =>

5,661,10

Preço Total => 1.815,72Quant. => 320,8000000

Valor Unit

14,48

Total

14,48

Und QuanL

1,0000000
Descrição

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

Código Banco

88489 SINAPI

2.4.2.6

m’CPU

30,71

22,54

36,17

MO com LS =>

5,00H 0,1631000

0,0544000

0,2285000

0.00

Valor com BOI =>

CPU_A

CPU_A

88310 SINAPI

88316 SINAPI

00007356 SINAPI

1,22H

8,26LINS

4,08LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,08

17,983,50

Preço Total => 5.767,98Quant. => 320,8000000

Valor Unit

83,25

Total

83,25

Und Quant

1,0000000

Descrição

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

AF_07/2016

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1;2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SARRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURAOA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5.0 MM,

LARGURA = 2.45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

Código Banco

94992 SINAPI

2,4.2,7

m’CPU

27,86

28,21

22,54

494,64

2.710,0976000

0.1483000

0,2459000

0,0739000

H88262 SINAPI

88309 SINAPI

88316 SINAPI

94964 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

CPU„A

4.18H

5,54H

36,55m’

1.770,4500000

0,0240000

1,0816000

3.94M00004517 SINAPI

00005068 SINAPI

00007156 SINAPI

INS

0.5020.99

29.59

KGINS

32,00m*INS

MO com LS => 12,62

103,37

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

12,62

20,12

4.279,51Preço Total =>Quant => 41,4000800

Total

55,85

Quant

1,0000000

Valor Unit

55,85

UndCódigo Banco
92393 SINAPI

Descrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25
CM, ES PESSU RA 6 C M. AF_12/2015

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC/\RGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 6,5 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBFJATÔRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO

DE CORTE OIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE

1” (14 X r) - CHP DIURNO. AF_08/2015

2.4.2.8

m'CPU

3,460,1239000

0,1239000

0,0041000

28,00

22,54

H88260 SINAPI

88316 SINAPI

91277 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

2.79H » T- t;

Ç ;58.79 0.03CHP
cr

0.03CHI 0,0578000 0.64CPU_A 91278 SINAPI

0,030,0038000 9,62CHP91283 SINAPICPU_A



)>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M,SBC . 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,60% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
CHICORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

r (14 X n- CHI DIURNO. AF_08/2015

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25

CM X 25 CM, E = 6 CM. RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781). COR NATURAL

PO OE PEDRA (POSTO PEDREIRAA^ORNECEDOR, SEM FRETE)

0,0582000 1.01 0.0591285 SIN/^PICPU_A

0,0568000

1.0038000

77,50

44,37

4.40INS 00000370 SINAPI

00000711 SINAPI m* 44.53INS

m’ 0.0066000 80,41

0,00 MO com LS =>

0,53INS 00004741 SINAPI

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,12 LS => 4,12

13,50 Valor com BDI => 69,35

Quant. => 12,5000000 Preço Total => 866,87

Und QuanL

1,0000000

Valor Urtít

556,29

Total

556,29

2.4.2.9 Código Banco
100701 SINAPI

Descrição

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO

COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, MALHA 2" SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E

DOBRADIÇAS
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1;0.5;4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, C/U. E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVEN/UÍIA, PREPARO MANU/\L.AF_08/2019

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO. COM B/\RRA CHATA 3 CM X 1/4", COM

REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

m'CPU

0,4570000

0,2290000

0.0120000

H 28,21

22.54

675,64

12,8988309 SINAPI

88316 SINAPI

88627 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

5,16H

m’ 8,10

m’ 1,0000000 530,14 530,14INS 00004930 SINAPI

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

13.59

134,51

LS => 0,00

Valor com BOI =>

MO com LS => 13,59

690,80

Quant. => 12,5000000 Preço Total => 8.635,00

210.431,05

Total

10.285,94

ADUTORA DE AGUA TRATADA

Descrição

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN

2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4.3

2.4.3.1

CPU

Und Quant.

1,0000000

Valor Unit

10.285,94
Código Banco

12032031 Próprio UN

H 12.0000000

12,0000000

27,45

22,67

329.40

272,04

CPU_A

CPU_A

88267 SINAPI

88248 SIN/U=I H

UN 1.0000000

1.0000000

65,07

166,38

65,07

166,38

00000047 SINAPI

00012898 SINAPI

ADAPTADOR, PVC PBA, BOLS/VROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO. ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR). DIÂMETRO
NOMINAL DE 100 MM, CONEXÃO DE 1/2”

VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16). 4”, 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 ” (REF 1509)

UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE. DIÂMETRO 4"

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4”

CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP, DE 4” X 2”

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4”, E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22.31 KG/M

TE DE FERRO GALVANIZADO. DE 4"

NIPLE DE FERRO GALVANIZ/U30, COM ROSCA BSP, DE 4”

INS

UNINS

UN 1,0000000 757,38 757.38INS 00010415 SINAPI

UN 2,0000000

2,0000000

1,0000000

2,0000000

1,0000000

2,5000000

1,0000000

8,0000000

514,00

795,60

793,11

669,91

413,94

526.00

347.23

157.29

1.028,00

1.591.20

793.11

1.339,82

413,94

1.315,00

347,23

1.258,32

00006027 SINAPI

00012431 SINAPI

00001800 SINAPI

00001780 SINAPI

00006315 SINAPI

00013142 SINAPI

00006300 SINAPI

00004183 SINAPI

INS
X f'X

UNINS

çrUNINS

UNINS

UNINS

MINS

UNINS

UNINS



)>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS i SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe.SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
1,0000000

2,0000000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

43,54

200,94

163,63

MO com LS =>

43,54

401,88

163,63

409,68

12.773,08

UNLUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"

LUVA OE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3“

EXTREMIDADE PVC P8A, BF. JE. DN 100/DE 110 MM (NBR 10351)

00003925 SINAPI

00003934 SINAPI

00003073 SINAPI

INS

UNINS

UNINS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

409.68

2.487,14

LS =>

Preço Total => 12.773,08Quant. => 1,0000000

Quant.

1,0000000

0.0500000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

5,60

112,11

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco
99063 SINAPI

99061 SINAPI

Descrição

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

2.4.3.2

CPU

CPU_A

M 5,60

5,60UN

LS => 2,26MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.26

6,951,35

10.821,84QuanL -> 1.557,1000000 Preço Total =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

Valor Unit

5,98
Código Banco
90091 SINAPI

Descrição

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA CPU POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1.5 M A 2,5 M, EM SOLO

DE IA CATEGORIA, LOC/US COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2,4.3.3

5,98m’CPU

204,71 3,52CHP 0,01720005631 SINAPICPU_A

1,63CHI 0,0193000 84,805632 SINAPICPU_A

0,83H 0,0371000

0.00

Valor com BDI =>

22,54

MO com LS =>
CPU_A 88316 SINAPI

LS => 1.21MO sem LS =>

Valor do BOI =>

1,21

7.421,44

Preço Total => 8.013,45Quant. => 1.079,9800000

QuanL

1,0000000

Valor Unit

6,54

TotalUndCódigo Banco
101616 SINAPI

Descrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO

NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENC/^RGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV. CHI DIURNO. AF_08/2015

2.4.3.4

6,54m’CPU

2.87H 0,1020000

0,1531000

0,0036000

28,21

22.54

35.67

88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

3.45H

0.12CHP

29,36 0.10CHI 0.003600091534 SINAPICPU A

MO com LS => 4,274,27 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI => 8.121,58
»●T' -n

o-^'5Preço Total => 12.643,65Quant. => 1.557,1000000

Valor Unit TotalUnd QuanLCódigo Banco Descrição2.4.3.5

G2



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNP J: 01.612.525//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
3,21 3,21M 1,0000000ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

97123 SINAPICPU

0,0737000

0,0737000

0,0096000

18,55

22.54

20,26

1.36H88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

CPU_A

CPU_A 1.66H

0,19UNINS

MO com LS => 1,84LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1.84

3.980,77

Preço Total -> 6.197,251.557,1000000QuanL =>

Valor Unit

55,23

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

UndCódigo Banco

00036377 SINAPI

Descrição

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA(NBR 5647)

2.4.3.6

55,23MINS

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

68.5813,35

106.785,911.557,1000000 Preço Total =>QuanL =>

Total

13,17

QuanL

1,0000000

Valor Unit

13,17

UndDescrição

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEiRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO: 0,26 MVPOTÊNOIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Código Banco
104734 SINAPI

2.4.3.7

m’CPU

5,210,0382000 136,55CHPRETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88

HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5678 SINAPICPU_A

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA ÜQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

57,07 3,14CHI 0,05510005679 SINAPICPU_A

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCAOO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

315,73 1.70CHP 0,00540005901 SINAPICPU_A

78,08 0,04CHI 0,00060005903 SINAPICPU_A

22,54 2,550,1135000

0,0614000

H88316 SINAPI

91277 SINAPI

CPU_A

CPU_A 8,79 0,53CHP

MO com LS => 3,52LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

3.52
C

16,353,18

1.065,0200000 Preço ToUl =»> 17.413,07QuanL =>

TotalQuanL Valor UnitUndCódigo Banco Descrição2.4.3.8



)>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU4AA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112.68*/, (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m’ 1,0000000 8,95 8,95CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M* - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M» /111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE; M3). AF_07/2020
ESCAVADEIRA HIDFÍÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CH1 DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA ● CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

100982 SINAPICPU

204,71 1,69CHP 0,00830005631 SINAPICPU_A

84.80 0,89CHI 0.01050005632 SINAPICPU_A

267.58 5,29CHP 0.019800091386 SINAPICPU_A

78,67 1,08CHI 0,013800091387 SINAPICPU_A

MO c»m LS => 1,27LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,27

11,112,16

166,2014,9600000 Prego Total =>Quant. =>

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

2,70

UndDescrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

C/kRGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código
93589

Banco

SINAPI

2.4.3.9
2,70M3XKM

CPU

2.400,0090000 267,58CHP91386 SINAPICPU_A

0,3078,67CHI 0,003900091387 SINAPICPU_A

MO com LS => 0.34LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,34

3.350,65

Preço Total => 501,16149,6000000Quant =>

Valor Unit TotalQuant

1,0000000

0,0180000

0,0060000

0,0010000

0,0030000

0,0060000

0.0180000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTOFIA

Encargos Complementares ● Servente

Encargos Complementares ● Encanador

Aluguel de bomba de drenagem - "darka" ● diâmetro 4" - .potência = 5 cv
Encarregado de turma - SICRO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

Código
6465

10549

10554

2449

Banco

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

2.4.3.10
0,48 0,48m

CPU
3,75 0.06h

CPU_A

CPU_A
3,66 0,02h

0,005.68h
INS

0,0518,28

19,07

13,65

MO com LS =>

h
INS 54

0,11H00002696

00006111

INS
-r -c

0,24H
INS

cr0,40LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,40 n

0,590,11

tSPreço Total => 918,68

m Si
Quant => 1.557,1000000

Total

65,07

Quant

1.0000000

Valor Unit

65,07

Und

QPDescrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm
Código Banco

00000047 SINAPI

2.4.3.11
UN

INS

C)8



)>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANAÜTtCÃ
LS => MO com LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00 0,00

Valor com BDl => 80,8015,73

Quant. -> Preço Total =>1,0000000 80,80

Und Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Valor Unit

135,76

MO com LS =>

TotalCódigo Banco
00001828 SINAPI

Descrição

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM. PARA REDE AGUA(NBR 10351)

2.4.3.12

135,76UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00

32,82 168,58

Preço Total => 505,74Quant. => 3,0000000

Valor Unit

1.885,87

MO com LS =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Descrição

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

2.4.3.13 Código Banco
19826 SEINFRA UN 1.885,87INS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00

456,00 2,341,87

Quant => 1,0000000 Preço Total => 2.341,87

Total

690,13

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

690,13

Código Banco

15327 SEINFRA

Descrição

REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE

DN100 PN16

2.4.3.14

UNINS

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00 LS => 0,00

Valor com BDl =>

MO com LS => 0,00

857,00166,87

857,00Quant => 1,0000000 Preço Total =>

Und Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Valor Unit

133,06

MO com LS =>

TotalCódigo Banco
11929 SEINFRA

Descrição

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4‘)

2.4.3.15

UN 133,06INS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00

32,17 165,23

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 165,23

Und Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Valor Unit

808,05

MO com LS =>

TotalCódigo Banco
16666 SEINFRA

Descrição
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= SOO

2.4.3.16

UN 808,05INS

LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0.00

1.003,43195,38

1.003,43Quant => 1,0000000 Preço Total =>

Und Quant

1,0000000

0.00

Valor com BDl =>

Valor Unit

535,90

MO com LS =>

TotalCódigo Banco

13476 SEINFRA

Descrição

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

2.4.3.17

535,90UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00 LS =>

665,48129,58

665,48Quant => 1,0000000 Preço Total =>



> )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC . 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Valor Unit

3.965,90

MO com LS =>

Código Banco
14468 SEINFRA

Descrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L=S800

2.4.3.18

3.965,90UNINS

0.00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

LS =>0.00

4.924.85958.95

14.774,55Quant*> 3,0000000 Preço Total =>

Valor Unit

3.261,00

MO com LS =>

TotalUnd Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Código Banco
I4464 SEINFRA

Descrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

2.4.3.19

3.261,00UNINS

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00

4.049.50788,50

1,0000000 Preço Total “> 4.049,50Quant. =>

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

Total

478,83

Und Quant.

1,0000000

0.00

Valor com BDl =>

Código Banco
13960 SEINFRA

Descrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 -L= 250

2.4.3.20

UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0.00 LS =>

594,61115,78

Preço Total => 1.189,22Quant. => 2,0000000

Valor Unit

535,90

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Descrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

2.4.3.21 Código Banco

13476 SEINFRA 535,90UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0.00

665,48129,58

Preço Total => 665,48Quant. => 1,0000000

TotalQuanL

1,0000000

Valor Unit

786,30

MO com LS =>

UndDescrição

TOCO Cl FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10
Código Banco
13992 SEINFRA

2.4.3.22

786,30UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

LS => 0,000.00

976,42Valor com BDl =>190.12

1,0000000 Preço Total => 976,42QuanL =>

Valor Unit

27,72

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Código Banco

14242 SEINFRA

Descrição
PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

2.4.3.23

27,72UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00 LS =>

34.426,70

» T' -c
C S' 3

72,0000000 Preço Total => 2.478,24Quant. =>

TotalQuanL

1,0000000

Valor Unit

16,65

MO com LS =>

UndCódigo Banco

16428 SEINFRA

Descrição
ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 PI ÁGUA

2.4.3.24

16,65UNINS

0,00 0,00MO sem LS => 0.00 LS =>



)>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525í/0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,66% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Valor com BDl => 20,67Valor do BOI => 4,02

Preço Total =>Quant. => 72,0000000 1.468,24

Valor Unil

207,94

MO com LS =>

TotólUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

2.4.3.25 Código Banco
13856 SEINFRA

Descrição

FLANGE AVULSO DN 100 PN10 UN 207,94INS

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00 LS => 0,00

258,2150,27

QuanL -> 9,0000000 Preço Total => 2.323,89

Valor Urtit

39,13

Total

39,13

Und QuanL

1,0000000

Código Banco
103138 SINAPI

Descrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11.7 TM, ALC/VgCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT

16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV-CHI DIURNO. AF_06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDIRÁULICO COM ENC/\RGOS COMPLEMENTARES

2.4.3.26

UNCPU

CHP 0,0727000 276.98 20.13CPU_A 5928 SINAPI

CHI 0,1454000 78,05 11,345930 SINAPICPU_A

H 0,0626000 22,67 1.4188248 SINAPICPU_A

6,25H 0,2279000

0,00

Valor com BDl =>

27,45

MO com LS =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88267 SINAPICPU A

LS => 11,86

48,59

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

11,86

9.46

Preço Total => 631,67QuanL => 13,0000000

6.594,06

Total

89,16

89.16

55,30

110.71

CAIXAS DE VENTOSAS/DESCARGA

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4.4

2.4.4.1 Und QuanL

1,0000000

3,9560000

Valor Unit

89,16

22.54

MO com LS =>

Código Banco

93358 SINAPI

88316 SINAPI

m’CPU

HCPU A

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

55,30

21,55

LS => 0.00

Valor com BDl =>

0.3840000 Preço Total => 42,51QuanL =>

QuanL

1,0000000

1,0000000

Valor Unit

1.270,04

1.270,04

MO com LS =>

Total

1.270,04

1.270.04

440,69

1.577.13

UndCódigo Banco
5962 ORSE

5957 ORSE

Descrição

CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326)
Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a lOOmm

2.4.4.2

CPU un

CPU_A un

» T' T
ç. ?■ ;5

MO sem LS =>

Valor do BDl ->

440,69

307,09

LS => 0.00

Valor com BDl => çr

Preço Total => 3.164,26Quant. => 2,0000000

1^
Total

726,44

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

726,44

Código Banco

7065 ORSE

Descrição

FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

2.4.4.3

CPU un

r>

I



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

726,44

MO com LS =>

726.44Ventosa simples com rosca diam TINS 6428 ORSE un

LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

902.09175,65

Preço Total => 902,09Quant. => 1,0000000

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

65,07
MO com LS =>

TotalUndDescrição

ADAPTADOR. PVC P8A, A BOLSA DEFOFO J£ ON 100 / DE llOmm

Código
00000047

Banco

SINAPI

2.4.4.4

65,07UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

80,8015,73

Preço Total => 323,20Quant. => 4,0000000

Valor Unit

23,97

Total

23,97

Und Quant

1,0000000
Código
104034

Descrição

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, OE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA UGAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
ASSENTAOOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COLAR TOMADA PVC. COM TRAVAS. SAIOACOM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4".

PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

2,4.4.5 Banco

SINAPI UNCPU

18,55

22.54

15,68

5,97H 0.3221000

0,1031000

1,0000000

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU_A
CPU A

88246

88316

00001427

2.32H

15,68UNINS

MO com LS => 5,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

5,00 LS => 0,00

Valor com BDI => 29.765,79

Preço Total => 29,76Quant -> 1,0000000

Total

24,60

Quant

1,0000000

0.1980000

Valor Unit

24,60

22.67

UndCódigo
052282

88248

Banco

SBC

SINAPI

Descrição

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1""

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4.4.6

UNCPU

4.48HCPU_A

5.430.1980000

1.0000000

1,2770000

0.00

Valor com BOI =>

27.45

14.50

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1"

FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m

CPU A 88267

004152

004636

SINAPI

14.50UNSBCINS

0.190.15MINS SBC

MO com LS => 6.756.75 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 30.545.94

Preço Total => 61,06Quant => 2,0000000

Total

550,87

Quant

1,0000000

Valor Unit

550,87

UndDescrição

REGISTOO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
AUXILIAR OE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4.4.7 Código
94501

Banco

SINAPI UNCPU

X "C

Ç 5' ^16,370,7225000 22,67HCPU_A 88248 SINAPI

ÇT

27,45

14,93

514.00

MO com LS =>

19,83H 0.7225000

0.0452000

1.0000000

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA 4 ' (REF 1509)

88267

00003148

00006027

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU_A
0,67UNINS

514,00

24.65

UNINS

24.65 LS => 0.00MO sem LS =>

n

T!

£s



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA

VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINPRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
Valor do BDI => 133,20 Valor com BDI => 684,07

Preço Total =>Quant. => 2,0000000 1.368,14

Quant

1,0000000

3.6240000

1,8130000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unít

574,19

23,67

30,60

432,94

MO com LS =>

Total

574,19

85,78

55,47

432,94

94,11

713,02

Código
059312

88247

88264

007732

Banco

SBC

SINAPI

SINAPI

Descrição
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENT/UíES

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 66cm

Und2,4.4.8

UNCPU

CPU_A
CPU A

H

H

SBC UNINS

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

LS =>94,11

138,83

Quant => Preço Total => 713,021,0000000

CAIXA DOCLORADOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

9.890,07

Total

89,16

89,16

55.30

110.71

2.4.5

2.4.5.1 Quant.

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unít

89,16

22.54

MO com LS =>

Código
93358

88316

Banco

SINAPI

SINAPI

Und

m’CPU

HCPU A

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21,55

LS =>

Quant => 2,3625000 Preço Total => 261,55

Und Quant

1,0000000

Valor Unil

3,23

Total2.4.S.2 Código
101617

Banco

SINAPI

Descrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV- CHI DIURNO. AF_08/2015

m’ 3,23CPU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

H 0,0507000

0,0760000

0,0016000

28,21

22,54

35,67

1,43CPU_A

CPU_A

CPU_A

88309

88316

91533

1,71H

CHP 0,05

CHI 0,0016000 29,36 0,04CPU_A 91534 SINAPI

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.11 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 2.11

0,78 4,01

Quant => 5,2500000 Preço Total => 21,05

Und Quant

1,0000000

Valor Unít

26,45

Total

26,45

2.4.S.3 Código
93382

Banco

SINAPI

Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.

AF_08/2023
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENC/VRGOS COMPLEMENTARES

m’CPU

CHP 0,0054000 315,73 1,70CPU_A SINAPI5901 3? "n T

O"

CHI 0,04CPU_A 5903 SINAPI 0,0006000 78,08
c

17,72H 0,7866000 22,54CPU A 88316 SINAPI

Qn
-vOc
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.S25//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.1962000 35,67 6,99CPU_A 91533 SINAPI

MO sem LS =>

Valor do 8DI =>

15,24 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 15.24

32,846,39

QuanL => 2,3625000 Preço Total :=> 77,58

Und Quant.

1,0000000

Valor Unit

2.160,06

Total

2.160,08

2.4.S.4 Código Banco

104488 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PILARES.VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES, AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M/yDEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. /\F_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE Lj4JE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. /^F_02/2022

m’CPU

m’ 1,5027000 93,62 140,6892419 SINAPICPU_A

2,0916000 377.07m' 180.2892455 SINAPICPU_A

5,0823000 54,22 275,56CPU_A 92514 SINAPI

KG 2,6967000 13,83 37,29CPU_A 92759 SINAPI

KG 1,0504000 12,94 13,5992760 SINAPICPU_A

KG 0.5540000 12,09 6.69CPU_A 92761 SINAPI

KG 19.8152000 10,71 212.22CPU A 92762 SINAPI

KG 8.0102000 13,29 106,4592768 SINAPICPU_A

KG 13,8202000 12,40 171,37CPU_A 92769 SINAPI

m’ 1,0000000 513,02 513,0294971 SINAPICPU A

m* 1.0000000 306,14 306,14CPU A 103670 SINAPI

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 530,22

2.682,38

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

530.22

522.30

1,0500000 Preço Total => 2.616,49Quant. =>

» T* -c

QuanL

1,0000000

Und Valor Unit

60,04

Total

60,04

Código Banco

103323 SINAPI

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.4.5.S
cr

m’CPU

Sc

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAFtA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO OE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

m’ 0.0104000 703,46 7,3187369 SINAPICPU_A

n

cH 0.5900000 28,21 16.6488309 SINAPICPU A

'TJ

<sS



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SElNFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
0,2950000

0,4200000

22,54 6,64HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZAOA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70‘ MM,

MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL., 9

X19X39 CM (NBR 15270)

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A
2,62 1,10MINS

0,0050000

13.6000000

40,33 0,20CENTO00037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

2,07 28,15UNINS

MO com LS => 17,25

74,55

MO sem LS =>

Valor do BOI=>

17,25

14,51

LS => 0,00

Valor com BDI =>

Preço Total => 449,20Quant. => 6,0255000

Valor Unit

5,08

TotalUnd QuanL

1,0000000

Descrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO M/WUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
87878 SINAPI

2.4.5.6

5,08m'CPU

702,54 2,590,0037000m’87377 SINAPICPU_A

1,920,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A 0,57H

2,23LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,23

6,301.22

12,0510000 Preço Total => 75,92Quant =>

Valor Unit

24,82

Total

24,82

Und QuanL

1,0000000

Descrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Código Banco
87547 SINAPI

2.4.5.7

m*CPU

566,82 12.07m’ 0.0213000ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E /^EIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU_A

9,870.3600000

0.1280000

0,00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A
CPU A 2,88H

10,07

30,82

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

10,07 LS =>

6,00

Preço Total =>24,1020000 742,82Quant =>

Quant

1,0000000

Valor Unit

732,26

Total

732,26

UndCódigo Banco
8722 ORSE

Descrição

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H E
PRE5ÃO DE OÃ 15 BAR

Encargos Complementares - Eletricista

Hipodorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e pressão de 0 à 15 bar

2.4.S.8

unCPU

X ~ —
3.601,0000000

1,0000000

3,60hCPU_A 10552 ORSE

8979 ORSE
scr

707.63707,63unINS

21,03

MO com LS =>

21,03

21,03

H 1.0000000ELETRICISTA (HORISTA)00002436 SINAPIINS

MO sem LS => LS => 0.0021.03

'ô -TH
n

'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% {HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA
Valor do BDI => 177,06 Valor com BDI => 909,32

Preço Total => 909,32Quant. => 1,0000000

Total

113,66

Quant

1,0000000

Valor Unii

113,66

UndDescrição

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FI8ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94655 SINAPI

2.4.S.9

MCPU

22,67 12,19H 0.538000088248 SINAPICPU_A

14,76

86,65

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC. SOLOAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

0.5380000

0.9420000

0.0300000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

91,99

H88267 SINAPI

00009870 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
MINS

0,062,06UNINS

MO com LS => 18,35

141,14

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

18,35

27,48

Preço Total => 141,14Quant. => 1,0000000

Total

550,87

Valor Unit

550,87

Und Quant

1,0000000
Código Banco

94501 SINAPI

Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4.5.10

UNCPU

16,370,7225CX)0 22,67H88248 SINAPICPU A

27,45

14,93

514,00

MO com LS =>

19.83H 0,7225000

0,0452000

1,0000000

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)

88267 SINAPI

00003148 SINAPI

00006027 SINAPI

CPU_A
0,67UNINS

514,00

24,65

684.07

UNINS

24,65

133,20

LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BOI => Valor com BDI =>

Preço Total => 2.736,28Quant => 4,0000000

Valor Unit

240,69

Total

240,89

Und Quant

1,0000000
Descrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

94686 SINAPI

2.4.5.11

UNCPU

10,990.4850000 22,67H88248 SIN/\PICPU_A

27.45

207.66

16.02

55.61

13.31

207.66

0.4850000

1,0000000

0,2890000

0,0760000

0,0480000

0.00

Valor com BDI “>

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO PVC, SOLDÁVEL. 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM. PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D‘AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00003530 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UNINS

4,62UNINS » T
Ç 7 ^4,22UNINS
cr

0.092,06UNINS

16,54

299,13

MO com LS =>16.54

58,24

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => -SC

02
598,26Preço Total =>Quant => 2,0000000



>)

PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALlTlCÃ
Quant.

1,0000000

Valor Unit

8,38

TotalUndCódigo
89408

Banco

SINAPI

Descrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENC/VNADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4.5.12

8,38UNCPU

0,1359000 22.67 3.08H88248 SINAPICPU_A

H 0,1359000

0,0071000

1,0000000

0.0080000

0.0302000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

49,09

3.73ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM ●850* GR

JOELHO PVC. SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM. COR M/WRROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU_A 88267

00000122

00003529

00020083

00038383

0,34UNINS

0,73UN 0,73INS

55,61 0,44UNINS

2,06 0,06UNINS

LS => MO com LS => 4,63MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,63

10,402.02

Preço Total => 20,80Quant. => 2,0000000

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

214,18

Total

214,18

2.4.5.13 Código

94701

Banco

SINAPI

Descrição

TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UNCPU

22.67 14,64H 0,646000088248 SINAPICPU_A

0,6460000

1.0000000

0.4330000

0.1140000

0.0970000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

168,36

16,02

55,61

17.73

168,36

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE SOLDÁVEL. PVC, 90 GRAUS. 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100

HCPU_A 88267

00007146

00020080

00020083

00038383

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UNINS

6,93UNINS

6,33UNINS

0,19UN 2,06INS

LS => MO com LS => 22,05

265,96

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22.05

51,78

Preço Total => 531,92Quant. => 2,0000000

Quant.

1,0000000

Total

188,79

Und Valor Unit

188,79

Código
94702

Descrição

TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4.5.14 Banco

SINAPI UNCPU

H 0.6460000 22.67 14,64CPU_A 88248 SINAPI

0,6460000

1,0000000

0.4330000

0,1140000

0,0970000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

142,97

16,02

55,61

17,73

142,97

ENCAiNADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE DE REDUCAO. PVC. SOLDÁVEL, 90 GRAUS. 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

HCPU A 88267

00007106

00020080

00020083

00038383

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UNINS

6,93UNINS

UN 6,33INS X — -

2,06 0,19UNINS
çr

LS => MO com LS => 22,05

234,43

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22,05

45,64

Preço Total => 468,86Quant. => 2,0000000

I
Kl
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALlTlCÃ
Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

15,66

Total

15,66
Descrição

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLOÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMAOA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

103968 SINAPI

2.4.5.15

UNCPU

0.0735000 22,67 1,66H88248 SINAPICPU_A

27,45

49,09

10,22

2,01ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM *850* GR

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

0,0735000

0,0141000

1,0000000

H88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00000816 SINAPI

CPU A

0,69UNINS

10,22UNINS

1.050,0190000

0,0165000

0,00

Valor com BDI =>

55.61UN00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

INS

2.06 0,03UNINS
MO com LS => 2,50LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,50

19,443,78

Preço Total => 38,88Quant. => 2,0000000

13.159,66

Total

89,16

89,16

55,30

110.71

CAIXA DO MACROMEDIDOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4.6

Quant.

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

UndCódigo Banco

93358 SINAPI

88316 SINAPI

2,4.6.1

m’CPU
H

CPU_A
55,30

21,55

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Preço Total => 415,16Quant. => 3,7500000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

3,23

UndDescrição

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO- AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Código Banco

101617 SINAPI

2.4.6.2

3,23m*CPU

28,21

22,54

35.67

1.43H 0,05070(K)

0,07600CX)

0,0016000

88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1,71H

0.05CHP

29,36 0.04CHI 0,001600091534 SINAPICPU_A

MO com LS => 2,11LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,11

4,010.78

Preço Total => 10,022,5000000Quant =>

^ Z “Total

26.45

Quant

1,0000000

Valor Unit

26,45

UndDescrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TFtANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
93382 SINAPI

2.4,8.3
crm’CPU

315,73 1.70CHP 0,00540005901 SINAPICPU_A

!OQ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA ● CHI DIURNO, AF_06/2014

CHI 78.080,0006000 0,04CPU_A 5903 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015

H 0.7866000

0.1962000

22,54

35,67

17.72CPU_A

CPU_A CHP 6,99

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

15,24 LS--> 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 15,24

32,846,39

QuanL => 2,3625000 Preço Total => 77,58

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

Total

2.160,08

Código Banco

104486 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE.NÀO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÊ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-OIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MAOEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. /M^_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

2.4.6.4

m’CPU

m' 1,5027000 93.62 140.68CPU A 92419 SINAPI

m’ 2,0916000 180.28 377,0792455 SINAPICPU_A

m* 5.0823000 54,22 275,5692514 SINAPICPU_A

KG 2,6967000 13,83 37,29CPU_A 92759 SINAPI

KG 1,0504000 12,94 13,59CPU A 92760 SINAPI

KG 0.5540000 12,09 6,6992761 SINAPICPU_A

KG 19.8152000 10,71 212,22CPU_A 92762 SINAPI

KG 8.0102000 13,29 106,4592768 SINAPICPU A

KG 13,8202000 12.40 171.37CPU A 92769 SINAPI

513,02 513.02m’ 1,0000000CPU_A 94971 SINAPI

m* 1,0000000 306,14 306.14103670 SINAPICPU_A

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522.30

LS => MO com LS => 530.22

2.682.38

0,00

Valor com BDI => X j r
v’ çcr

QuanL => 0,1250000 Preço Total => 335,29

QuanL

1,0000000

Valor Unit

60,04

Total

60,04

UndCódigo Banco

103323 SINAPI

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURAS CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AFJ2/2021

2.4.6.S

m'CPU

O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
m’ 0,0104000 703,46 7.31ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UM1DA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF 08/2019

87369 SINAPICPU_A

0,5900000

0,2950000

0.4200000

28,21

22,54

16,64HPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELADEACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) '50 X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEOACAO. FUROS NA VERTICW.., 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A

CPU_A 6.64H

M 2,62 1.10INS

CENTO 0,0050000

13,6000000

40,33 0.20INS 00037395 SINAPI

00037592 SINAPI 2,07 28.15UNINS

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 17,25

74,55

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17,25

14,51

Preço Total => 894,60QuanL => 12,0000000

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

5,08

TotalDescrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 ;3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PAFIA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
87878 SINAPI

2.4.6.6

5,08m'CPU

702,54 2,59m’ 0.003700087377 SINAPICPU_A

28,21

22,54

MO com LS =>

1,92H 0,0681000

0.0255000

0,00

Valor com BDI =>

88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A
CPU A 0,57H

LS => 2,23MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,23

6,301,22

QuanL -> 24,0000000 Preço Total => 151,20

Valor Unit

24,82

Total

24,82

Und QuanL

1,0000000

Descrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

2.4.6.7 Código Banco
87547 SINAPI m'CPU

0,0213000 566,82 12,07ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_O8/2019

PEDREIRO COM ENC/LRGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

m’87292 SINAPICPU_A

9.870,3500000

0,1280000

0.00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A 2.88H

10.07

30,82

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

10.07 LS =>

6,00

ars
c S

scrPreço Total => 739,68QuanL => 24,0000000

Valor Unit

487,40

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
Código Banco

13425 SEINFRA

2.4.6.8

487,40UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

605,25117,85
cn

V
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ■ MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% <HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
QuanL => 4,0000000 Preço Total => 2.421,00

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

TotalUnd Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco
13960 SEINFRA

DescriçSo

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

2.4.6.9

478,83UNINS

0.00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,00 LS =>

594.61115,78

QuanL => 2,0000000 Preço Total => 1.189,22

Und QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

514,27

MO com LS =>

TotalCódigo Banco
13892 SEINFRA

Descrição

JUNTA GIBAULT DN 100

2.4.6.10

514,27UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

638.62124,35

1.277,24QuanL => 2,0000000 Preço Total =>

QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

Valor Unit

4.196,62
MO com LS =>

Total

4.196.62

UndCódigo Banco

18667 SEINFRA

Descrição

HIDRÓMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60mVh, Dn lOOmm ● COMPLETO

2.4.6.11

UNINS

LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

1.014,74 5.211,36

1,0000000 Preço Total => 5.211,36Quant. =>

Valor Unit

39,13

Total

39,13

Und QuanL

1,0000000

Código Banco

103138 SINAPI

Descrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE M/ijOMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV- CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE M/\XIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV- CHI DIURNO. AF_06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4.6.12

UNCPU

20.13CHP 0.0727000 276,98CPU_A 5928 SINAPI

CHI 0,1454000 78,05 11.345930 SINAPICPU_A

H 0,0626000 22,67 1,4188248 SINAPICPU_A

0,2279000

0.00

Valor com BDI =>

27,45

MO com LS =>

6,25HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88267 SINAPICPU_A
11.86

48.59

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

11,86 LS =>

9,46

437,31QuanL => 9,0000000 Preço Total =>

» z ~122,72

Total

30,89

ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

Descrição

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

2.4.7

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

30,89

2.4.7.1 Código Banco
100754 SINAPI

CT

m’CPU

0,9097000

0,0792000

30,71

37,43

27,93HPINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO

88310 SINAPI

00043649 SINAPI

CPU_A
2,96LINS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.625//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS> BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

18.54 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 18,54

38,357,46

Preço Total => 122,72Quant. => 3,2000000

192.607,11

1.371,95

Total

POÇO PTP-15( TUBULAR PROFUNDO 08" x 248,00m)
SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM êNXADA.AF_0S/2018
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.5

2.5.1

Quant.

1,0000000

0,0718000

0,0718000

0.00

Valor com BDI =>

Valor UnitUndCódigo Banco

98524 SINAPI

88316 SINAPI

88441 SINAPI

2.5.1.1

3,28m* 3,28CPU
22,54

23,39

MO com LS =>

1,61H
CPU_A

CPU_A
1,67H

LS => 2,05MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.05

4,070,79

429,79Quant => 105,6000000 Preço Total =>

Quant

1,0000000

Valor Unit

8,95

TotalUndCódigo Banco

100962 SINAPI

Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M> - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M’ /111 HP) E DESCARGA UVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
ESCAVADEIRA HID^ULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO C/^INE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA LITIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10M3, TRUC/MDO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.5.1.2

8,95m’CPU

1.69CHP 0,0083000 204,715631 SINAPICPU A

84,80 0,89CHI 0,01050005632 SINAPICPU_A

267,58 5,29CHP 0.019800091386 SINAPICPU_A

78.67 1.08CHI 0,013800091387 SINAPICPU_A

MO com LS => 1.27LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,27

11.112,16

21,1200000 Preço Total => 234,64Quant =>

Quant

1,0000000

Valor Unit

2,70

TotalUndDescrição
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco

93589 SINAPI

2.5.1.3

2,70M3XKMCPU

0,0090000 267,58 2,40CHP91386 SINAPICPU_A

Ç íã' 378,67 0,30CHI 0.003900091387 SINAPICPU_A SÇT

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 0,340,34MO sem LS =>

Valor do BDI => 3,350.65

».\P

t'J
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEÍNFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% {HORA) 69,90% (MÉS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

211,2000000 Preço Total => 707,52QuanL =>

23.182,24

Total

2.160,08

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM É DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA
OE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PIAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PIAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PIAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 OE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 ;2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

2.5.2

2.5.2.1 Und Quant.

1,0000000

Valor Unit

2.160,08
Código Banco

104488 Próprio m’CPU

1,5027000 93,62 140.68m’92419 SINAPICPU A

2,0916000 180,28 377.0792455 SINAPICPU_A

5,0823000 54,22 275,56m’92514 SINAPICPU_A

13,83 37,29KG 2,696700092759 SINAPICPU_A

KG 1,0504000 12,04 13,5992760 SINAPICPU_A

0,5540000 12,09 6.69KG92761 SINAPICPU_A

19.8152000 10.71 212,22KG92762 SINAPICPU_A

KG 8,0102000 13,29 106.4592768 SINAPICPU A

12,40 171,37KG 13,820200092769 SINAPICPU_A

1,0000000 513,02 513,02m’94971 SINAPICPU A

306,14m’ 1.0000000 306,14103670 SINAPICPU_A

LS => 0,00 MO com LS => 530,22

2.682,38

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522,30 Valor com BDI =>

5.532,40Quant. => 2,0625000 Preço Total =>

Total

60,04

Quant.

1,0000000

Valor Unit

60.04

UndCódigo Banco
103323 SINAPI

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.S.2.2

CPU m'

0,0104000 703,46 7,31m’ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREP/VRO M/\NUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

87369 SINAPICPU_A
» T -a

Scr

0,5900000

0,2950000

0.4200000

28,21

22,54

16,64H88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A

CPU_A
fCiCD6.64H

.2^1.10M 2,62INS

02
CENTO 0,0050000 40,33 0.2000037395 SINAPIINS

D

^ Y|
Kl
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BUroTlCUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
UN 13,6000000 2.07 28,15BLOCO CERÂMICO /TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9

X19X39 CM (NBR 15270)

00037592 SINAPIINS

17,25

14,51

LS => 0,00

Valor com BOI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17.25

74,55

Quant. => 62,4000000 Preço Total => 4.651,92

Und Quant

1,0000000

Valor Unít

4,56

Total
Descrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

87879 SINAPI

2.S.2.3
m’ 4,56CPU

m* 0,0037000 559,85 2,0787313 SINAPICPU_A

0.0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

H 28,21

22,54

MO com LS =>

1,9288309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
H 0,57

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

1.91 LS => 1,91

1.10 5,66

Quant => 124,8000000 Preço Total => 706,36

Quant

1,0000000

Valor Unit

14,48

Und Total

14,48
Descrição

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRIUCA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

Código Banco

88489 SINAPI

2.S.2.4
m'

CPU

0,1631000

0,0544000

0.2285000

0,00

Valor com BDI =>

30,71

22,54

36,17

MO com LS =>

H 5.0088310 SINAPI

88316 SINAPI

00007356 SINAPI

CPU_A

CPU_A
H 1,22

L 8,26
INS

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

4,08 LS => 4,08

3.50 17,98

Preço Total =>Quant => 124,8000000 2.243,90

Und Quant

1,0000000

Valor Unít

83,25

Total

83,25
Descrição

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO.

AF_07/2016
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. AF_05/2021
SARRAFO *2,5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO ● BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X21(2X11)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-CO, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5.0 MM,

LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

Código Banco
94992 SINAPI

2.S.2.5
m’

CPU

H 0.0976000

0.1483000

0,2459000

0,0739000

27,86

28,21

22,54

494,64

2,7188262 SINAPI

68309 SINAPI

88316 SINAPI

94964 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

CPU_A

H 4,16

H 5,54

m’ 36.55

0.4500000

0,0240000

1.0816000

M 3,94 1.7700004517 SINAPI

00005068 SINAPI

00007156 SINAPI

INS
KG 20,99

29,59

0.50
INS

m* 32,00INS

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

12.62

20,12

12,62

103,37



>)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001 -40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% <MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAÜT1CA
Quant. => 5,2800000 Preço Total => 545,79

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

55,85

Total

55,85

Descrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/\RES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 6,5 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV- CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

r (14 X n - CHP DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

1- (14 X 1") . CHI DIURNO. AF_08/2015

AREIA MEDIA- POSTO JAZIDAff^ORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25

CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Código Banco
92393 SINAPI

2.5.2.6
m'CPU

H 0.1239000

0.1239000

0,0041000

28,00

22,54

3.4688260 SINAPI

88316 SINAPI

91277 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

H 2,79

CHP 8,79 0,03

CHI 0,0578000 0,64 0.0391278 SINAPICPU_A

CHP 0,0038000 9,62 0,0391283 SINAPICPU_A

CHI 0,0582000 1,01 0,0591285 SINAPICPU A

0.0568000

1,0038000

77,50

44,37

4,4000000370 SINAPI

00000711 SINAPI

INS

m* 44,53INS

m’ 0,0066000

0,00

Valor com BDI =>

80,41

MO com LS =>

0,5300004741 SINAPIINS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS =>4,12 4,12

13.50 69,35

Quant => 12,5000000 Preço Total => 866,87

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

556,29

Total

556.29

Descrição

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO

COM TELA EM AÇO GALVANIZADO. MALHA 2" SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E
DOBRADIÇAS

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4.5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA. PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO. COM BARFIA CHATA 3 CM X 1/4". COM
REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

Código Banco
100701 SINAPI

2.S.2.7

m’CPU

0,4570000

0,2290000

0,0120000

H 28,21

22.54

675,64

12,8988309 SINAPI

88316 SINAPI

88627 SIN/\PI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

H 5,16

m’ 8,10

m* 1,0000000 530,14 530,1400004930 SINAPIINS

LS => MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

13,59

134,51

0.00 13,59

690.80Valor com BDI =>
X *r -c

Quant -> 12.5000000 Preço Total => 8.635,00

-stl138.286,41

Total

10.285,94

ADUTORA DE AGUA TRATADA

Descrição

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN

2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.5.3

2.5.3.1 Und Quant

1,0000000

Valor Unit

10.285.94
Código Banco

12032031 Próprio UNCPU

H 12,0000000 27,45 329,4088267 SINAPICPU_A



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 12,0000000 22,67 272.04AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES80248 SINAPICPU_A

1.0000000

1,0000000

65,07

166,38

UN 65,07

166,38
ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2C10' BAR), DIÂMETRO
NOMINAL DE 100 MM, CONEXÃO DE 1/2“

VALVUIA DE RETENÇÃO VERTICAL. DE BRON^ (PN-16), 4". 200 PSI. EXTREMIDADES COM
ROSCA

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1609)

UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIÂMETRO 4"

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO. DE 4"

CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 4" X 2"

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4', E= *8.56 MM, SCHEDULE 80. ’22.31 KG/M

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 4"

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE r X 1"

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"

EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE. DN 100/DE 110 MM (NBR 10351)

00000047 SINAPI

00012898 SINAPI

INS
UN

INS

1,0000000 757,38UN 757,3800010415 SINAPIINS

2,0000000

2.0000000

1.0000000

2,0000000

1,0000000

2.5000000

1,0000000

8,0000000

1,0000000

2.0000000

1.0000000

0,00

Valor com BDI =>

514,00

795,60

793,11

669,91

413,94

526,00

347,23

157.29

43.54

200.94

163.63

MO com LS =>

UN 1,028.00

1.591,20

793.11

1.339,82

413,94

1.315,00

347,23

1.258,32

43,54

401.88

163,63

409,68

12.773,08

00006027 SINAPI

00012431 SINAPI

00001800 SINAPI

00001780 SINAPI

00006315 SINAPI

00013142 SINAPI

00006300 SINAPI

00004183 SINAPI

00003925 SINAPI

00003934 SINAPI

00003073 SINAPI

INS
UN

INS
UN

INS
UN

INS
UN

INS
M

INS
UN

INS
UN

INS
UN

INS
UN

INS
UN

INS
LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

409,68

2,487,14

Preço Total =>Quant. => 1,0000000 12.773,08

Und Quant

1,0000000

0,0500000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unít Total
Descrição

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AFJO/2018

Código Banco
99063 SINAPI

99061 SINAPI

2.S.3.2
M 5,60 5,60CPU
UN 112,11

MO com LS =>

5,60
CPU_A

LS => 2,26MO sem LS =>

Valor do BDI=>

2,26

1.35 6,95

Preço Total =>Quant. => 869,8200000 6.045,24

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

5,98

Total
Descrição

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA CPU POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0.8 M3), LARG. DE 1.5 M A 2.5 M, EM SOLO

DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
ESCAVADEIRA HIDRÃULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÃULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
90091 SINAPI

2.S.3.3
m’ 5,98CPU

CHP 0.0172000 204.71 3,526631 SINAPICPU_A

CHI 0,0193000 84,80 1,635632 SINAPICPU_A

X -r -CH 0,0371000

0,00

Valor com BDI =>

22,54

MO com LS =>

0,8388316 SINAPICPU_A
1,21 LS => 1.21MO sem LS =>

Valor do BDI => 1,44 7,42

596,5000000 Preço Total =>Quant => 4.426,03

Valor UnitUnd Quant Total
DescriçãoCódigo Banco2.S.3.4

O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S2S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO

NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

m’ 1,0000000 6.54 6.54101616 SINAPICPU

0.1020000

0,1531000

0,0036000

H 28.21

22.54

35.67

2,8788309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

H 3,45

CHP 0.12

CHI 0.0036000 29,36 0,1091534 SINAPICPU A

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,27 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 4,27

1,58 8.12

Quant. => 869,8200000 Preço Total => 7.062,93

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

3,21

TotalDescrição

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA. DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

●400- GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Código Banco
97123 SINAPI

2.S.3.5

M 3,21CPU

0.0737000

0.0737000

0,0096000

H 18,55

22,54

20,26

1,3688246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

CPU_A

CPU_A
H 1,66

UN 0,19INS

MO sem LS =>

Valor do BDI *>

1.84 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 1.84

0.77 3,98

Quant. => 869,8200000 Preço Total => 3.461,88

Und QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

55,23

MO com LS =>

TotalCódigo Banco

00036377 SINAPI

Descrição

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

2.S.3.6

M 55,23INS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS=>0,00 0.00

13,35 68.58

QuanL => 869,8200000 Preço Total => 59.652,25

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

13,17

Total

13,17

Descrição

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVAOEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO: 0,26 MVPOTÉNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Código Banco
104734 SINAPI

2.5.3.7

m’CPU

CHP 0,0382000 136,55RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LIQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5,215678 SINAPICPU A

» 13

g.-' Dn
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA ÜQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014

CHI 0,0551000 57,07 3,14 Od5679 SIN/\PICPU_A



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,00% (MÉS) BDI; 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHP 0,0054000 315,73 1.70CAMINHÃO PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG, CARGA UTIL MAXIMA

15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CAiRGA ÚTIL MÁXIMA
15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2O14

5901 SINAPICPU A

CHI 0.0006000 78,08 0,045903 SINAPICPU_A

0,1135000

0,0614000

22.54H 2,55SERVENTE COM ENC/\RGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA
OE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

88316 SINAPI

91277 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CHP 8,79 0,53

3,52 LS => 0.00

Valor com BOI =>

MO com LS => 3.52MO sem LS =>

Valor do BDI => 3.18 16,35

Quant. => 588,2300000 Preço Total => 9.617,56

Quant

1,0000000

Valor Unit

8,95

Und Total

8,95
Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M* - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 MV111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/20Z0

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA0.80 M3, PESO OPERACION/M. 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP ● CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
100982 SINAPI

2.5.3.S
m*

CPU

CHP 0,0083000 204.71 1,695631 SINAPICPU_A

CHI 0,0105000 84,80 0,895632 SINAPICPU_A

CHP 0,0198000 267.58 5.2991386 SINAPICPU_A

CHI 0,0138000 78,67 1,0891387 SINAPICPU_A

LS => MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,27 0,00

Valor com BDI =>

1.27

2,16 11.11

8,2700000 Preço Total =>Quant. => 91,87

Quant

1,0000000

Valor Unit

2,70

Und TotalDescrição
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE OE 10 M>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
93589 SINAPI

2.S.3.9
M3XKM 2,70CPU

CHP 0.0090000 267,58 2,4091386 SINAPICPU_A

CHI 0,0039000 78.67 0,3091387 SINAPICPU_A

LS => MO com LS => 0,34MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.34 0,00

Valor com BDI =>0,65 3,35

Quant => 82,7000000 Preço Total => 277,04



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525Í/0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA,ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Und QuanL

1,0000000

0.0180000

0,0060000

0,0010000

0.0030000

0,0060000

0,0180000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit TotalCódigo Banco

6465 ORSE

10549 ORSE

10554 ORSE

2449 ORSE

54 ORSE

00002696 SINAPI

00006111 SINAPI

Descrição
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Encanador

/Muguel de bomba de drenagem - "darka" - diâmetro 4" - .potência = 5 cv

Encarregado de turma - SICRO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

2.5.3.10

0,48 0,48mCPU

3,75 0.06hCPU_A

CPU_A 0,023,66h

5,68 0.00hINS

0,0518,28

19,07

13,65

MO com LS =>

hINS

0,11HINS

0,24HINS

0,40MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,40 LS =>

0,590,11

Preço Total => 513,19QuanL => 869,8200000

Valor Unit

65,07

MO com LS =>

Total

65,07

Und QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco
00000047 SINAPI

Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE ON 100 / DE 110mm

2.5.3.11

UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,00 LS =>

80,8015,73

1,0000000 Preço Total => 80,80QuanL =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

135,76

MO com LS =>

UndDescrição

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
Código Banco

00001828 SINAPI

2.5.3.12

135,76UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00 LS =>

168,5832.82

674,324,0000000 Preço Total =>QuanL =>

TotalValor Unit

1.885,87

MO com LS =>

Und Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI ->

Descrição
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

2.5.3.13 Código Banco

19826 SEINFRA 1.885,87UNINS

0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

2.341,87456,00

2.341,871,0000000 Preço Total =>QuanL =>

Total

690,13

QuanL

1,0000000

Valor Unit

690,13

UndCódigo Banco
15327 SEINFRA

Descrição

REGISTRO DE GAVETA Cl FLANGES E CUNHA EM80RRACHADA CORPO CURTO Cl VOLANTE

ON 100 PN16

2.5.3.14

UNINS

MO com LS => 0,00LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,00

857,00166,87

Preço Total => 857,00Quant. => 1,0000000 X -n

çrTotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

133,06

MO com LS =>

UndDescrição

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')

2.5.3.15 Código Banco
11929 SEINFRA CíCD133,06UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

165,2332,17

n
c

Í\ I
NJ



) )

PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001^0

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI. 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDl: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALITICÃ
Quant. => 1,0000000 Preço TolaI => 165,23

Valor Unit

808,05

MO com LS =>

TotalUnd Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Descrição
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

2.5.3.16 Código Banco
16666 SEINFRA 808,05UNINS

LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00

1.003.43195,38

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.003,43

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Valor Unit

535,90

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco

13476 SEINFRA

Descrição

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

2.5.3.17

535,90UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00

665.48129.58

665,48Quant. -> 1,0000000 Preço Total =>

Quant

1,0000000

0.00

Valor com BDl =>

Valor Unit

3.965,90

MO com LS =>

Total

3.965,90

UndDescrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L=5800

2.5.3.18 Código Banco

14468 SEINFRA UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00

4.924,85958,95

Preço Total => 14.774,55Quant => 3,0000000

Und Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Valor Unit

3.261,00

MO com LS =>

TotalDescrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

Código Banco

14464 SEINFRA

2.5.3.19

3.261,00UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00

4.049,50788,50

Preço Total => 4.049,50Quant => 1,0000000

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco
13960 SEINFRA

Descrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 ● L= 250

2.5.3.20

478,83UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00

594,61115,78

Preço Total => 1.189,22Quant. => 2,0000000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

535,90
MO com LS =>

UndCódigo Banco
13476 SEINFRA

Descrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

2.5.3.21

535,90UNINS

0,00LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00

Valor com BDl => 665.48129,58 X
c

çr
Preço Total => 665,46Quant => 1,0000000

Valor Unit

786,30

MO com LS ->

TotalUnd QuantCódigo Banco

13992 SEINFRA

Descrição

TOCO Cl FLANGES E ABA OE VEDAÇÃO DN 100 PN10

2.5.3.22

C>^786,30UN 1,0000000INS

0,00LS => 0,00MO sem LS => 0,00

O
NJ



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BUR1T1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA . 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24.18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Valor com BDI => 976,42Valor do BDI => 190,12

Preço Total =>Quant. => 1,0000000 976,42

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unít

27,72

MO com LS =>

Código Banco
14242 SEINFRA

Descrição

PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

2.5.3.23

27,72UNINS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS => 0,000,00

34,426,70

72.0000000 Preço Total => 2.478,24Quant. =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

16,65

MO com LS =>

Código Banco
16428 SEINFRA

Descrição

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 PI ÁGUA
2.S.3.24

16,65UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

20,674,02

Preço Total => 1.488,24Quant => 72,0000000

Valor Unit

207,94

MO com LS =>

Total

207,94

Und Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

FLANGE AVULSO DN 100 PN10

2.5.3.25 Código Banco
13856 SEINFRA UNINS

LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

258,2150,27

Preço Total => 2.323,89Quant. => 9,0000000

Quant

1,0000000

Valor Unit

39,13

Total

39,13

UndCódigo Banco
103138 SINAPI

Descrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE C/WINHÃO TOCO PBT
16,000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALC/VNCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT

16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.5.3.26

UNCPU

CHP 0,0727000 276.98 20,13CPU A 5928 SINAPI

0,1454000 78,05 11,34CHI5930 SINAPICPU_A

0,0626000 22.67 1,41HCPU_A 88248 SINAPI

0.2279000

0.00

Valor com BDI =>

27.45

MO com LS =>

6,25ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H88267 SINAPICPU_A
11,86

48,59

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

11,86 LS =>

9,46

13,0000000 Preço Total => 631,67Quant =>

6.594,06

Total

89,16

89,16

55,30

CAIXAS DE VENTOSAS/DESCARGA

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.5.4

2.5.4.1 Quant

1,0000000

3,9560000

Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

UndCódigo Banco
93358 SINAPI

88316 SINAPI

m’CPU

HCPU A

55,30 LS => 0.00MO sem LS =>



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.52S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
110,71Valor do BOI => 21,55 Valor com BDI =>

Quant. => 0,3840000 Preço Total => 42,51

Total

1.270,04

1,270,04

440,69

1,577,13

Und Quant

1,0000000

1.0000000

Valor Unit

1.270,04

1.270,04

MO com LS =>

Código Banco
5962 ORSE

5957 ORSE

Descrição

CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 1S0MM (MV^4-326)
Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a 100mm

2.5.4.2

CPU un

CPU_A un

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

440,69

307,09

LS => 0,00

Valor com BDI =>

Quant 2,0000000 Preço Total => 3.164,26

Valor Unit

726,44

726,44

MO com LS =>

Total

726,44

726.44

Und Quant

1,0000000

1.0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco

7065 ORSE

6428 ORSE

Descrição
FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

Ventosa simples com rosca diam 1"

2.S.4.3

CPU un

INS un

0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS =>0,00

902.09175,65

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 902,09

Valor Unit

65,07

MO com LS =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Código Banco
00000047 SINAPI

Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

2.S.4.4

65,07UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

80,8015,73

323,20Quant. => 4,0000000 Preço Total =>

Quant

1,0000000

Valor Unit

23,97

Total

23,97

UndCódigo Banco
104034 SINAPI

Descrição

COLAR OE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO
PREDIAL DE ÃGUA. AF_06/2022
ASSENTAOOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS. SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2' OU 110 MM X 3/4",

PARA LlGACAO PREDIAL DE AGUA

2.S.4.5

UNCPU

5,970,3221000

0.1031000

1.0000000

18.55

22,54

15.68

HCPU_A

CPU_A

88246 SINAPI

88316 SINAPI

00001427 SINAPI

2,32H

15,68UNINS

MO com LS => 5,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

5,00 LS => 0,00

Valor com BDI => 29,765,79

Preço Total => 29,76Quant => 1,0000000

Valor Unit

24,60

22,67

TotalUnd Quant

1,0000000

0,1980000

Código Banco
052282 SBC

88248 SINAPI

Descrição
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1"”

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.S.4.6

24,60UNCPU

4,48HCPU_A

27,45

14,50

6.43H 0,1980000

1,0000000

1,2770000

ENCAN/\DOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1"

FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m

88267 SINAPI

004152 SBC

004636 SBC

CPU_A
14.50UNINS

0,15 0,19MINS

MO com LS => 6,75MO sem LS => 6,75 LS => 0,00



})

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.S8C ● 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

Valor do BDI => 5,94 Valor com BDI => 30,54

Preço Total =>Quant. => 2,0000000 61,08

QuanL

1,0000000

Valor Unit

550,87

Total

550,87

Und2.5.4.7 Código
94501

Banco

SINAPI

Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL, 4" ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UNCPU

H 0,7225000 22,67 16.37CPU_A 88248 SINAPI

0,7225000

0,0452000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

27.45

14.93

514.00

MO com LS =>

19,83ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA4 * (REF 1509)

HCPU_A 88267

00003148

00006027

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UN 0,67INS

UN 514,00

24,65

684,07

INS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

24,65

133,20

2,0000000 Preço Total => 1.368,14Quant. =>

QuanL

1,0000000

3.6240000

1,8130000

1.0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unil

574,19

23,67

30,60

432,94

MO com LS =>

Total

574,19

85.78

55,47

432,94

94,11

713,02

Und2.S.4.8 Código

059312

88247

88264

007732

Banco

SBC

SINAPI

SINAPI

Descrição

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 66cm

UNCPU

HCPU_A

CPU_A H

UNINS SBC

LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

94,11

138,83

1,0000000 Preço Total *> 713,02Quant. =>

9.890,07

Total

89,16

89,16

55,30

110,71

CAIXA DO CLORADOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.5.5

2.5.5.1 Und QuanL

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unil

89,16

22,54

MO com LS =>

Código
93358

88316

Banco

SINAPI

SINAPI

m*CPU

HCPU A

55,30

21,55

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Preço Total =>Quant. => 2,3625000 261,55

QuanL

1,0000000

Valor Unit

3,23

TotalUndCódigo
101617

Banco

SINAPI

Descrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA4 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA4 CV- CHI DIURNO. AF_08/2015

2.5.S.2

m* 3,23CPU

H 0,0507000

0,0760000

0,0016000

28,21

22,54

35,67

1,43CPU_A

CPU_A

CPU_A

SINAPI

SINAPI

SINAPI

88309

88316

91533

X . V

1,71H

Scr
CHP 0,05

OCD
CHI 0.0016000 29,36 0,04CPU_A 91534 SINAPI

MO sem LS => 2,11 LS => 0,00 MO com LS => 2,11

>o

NJ
4:»
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDl: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
Valor com BDl => 4,01Valor do BDl => 0.78

Preço TolaI =>Quant. => 5,2500000 21,05

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

26,45

Total

26,45

Código Banco
93382 SINAPI

Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR OE SOLOS DE PERCUSSÃO.

AF_08/2023

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. /VF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

2.S.S.3

m’CPU

0,0054000 315,73 1.70CHP5901 SINAPICPU_A

CHI 0,0006000 78,08 0,045903 SINAPICPU_A

22.54

35,67

17.72H 0.7866000

0,1962000

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A CHP 6,99

MO com LS => 15.24

32.84

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

15,24 LS => 0,00

Valor com BDl =>6,39

Preço Total => 77,58Quant. => 2,3625000

QuanL

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

Total

2.160,08

UndCódigo Banco

104488 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA OE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DÊ

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILI2ANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PlULR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CDNCRETO ARMADO UTILIZ/VNDO
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM/\DO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. /V^_05/2021

2.5.5.4

CPU

1,5027000 93,62 140,68m’CPU_A 92419 SINAPI

180,28 377,07m* 2,091600092455 SINAPICPU_A

275,56m* 5,0823000 54.22CPU_A 92514 SINAPI

37.29KG 2,6967000 13.8392759 SINAPICPU_A

KG 1,0504000 12.94 13,5992760 SINAPICPU_A

KG 0,5540000 12.09 6,6992761 SINAPICPU_A

KG 19,8152000 10,71 212,2292762 SINAPICPU_A

13,29 106,45KG 8,010200092768 SINAPICPU A X

C
KG 13,8202000 12,40 171,37CPU_A 92769 SINAPI

1,0000000 513,02 513,0294971 SINAPICPU_A

n

-n

3
N̂J
£>



})

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.S2S/í0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
306.14 306,14LANÇAMENTO COM USO DÊ BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS./^ 02/2022

tn’ 1.0000000103670 SINAPICPU_A

LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO com LS => 530,22

2.682,38

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522,30

1,0500000 Preço Total => 2.816,49Quant. =>

Quant.

1,0000000

Valor Unit

60,04

Total

60,04

UndDescrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Código Banco
103323 SINAPI

2.S.5.5

m'CPU

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNIC/VASSENTAMENTO DÊ AÍVENfiRiA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANU/U.,

/d^_08/2019

PEDREIRO COM ENC/VRGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZAD/VZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = *1,20 A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7.5* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO. FUROS NA VERTICAJ.,, 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

703,46 7.31m’ 0,0104000CPU_A 87369 SINAPI

0,5900000

0,2950000

0,4200000

28,21

22,54

16.64HCPU_A
CPU A

88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

6.64H

1,10M 2,62INS

CENTO 0,0050000

13.6000000

40,33 0,20INS 00037395 SINAPI

00037592 SINAPI 2,07 28,15UNINS

17,25

74,55

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17.25

14,51

Quant. => 6,0255000 Preço Total => 449,20

TotalUnd Quant

1,0000000

Valor Unit

5,06

Código Banco
87878 SINAPI

Descrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARG/\MASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/\RES

2.5.S.6

5,08m'CPU

2,590,0037000 702,54m’87377 SINAPICPU_A

1,92H 0,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

88309 SINAPI

88316 SIN/\PI

CPU_A
CPU A 0,57H

LS => 2,23MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,23

6,301,22

Quant. => 12.0510000 Preço Total => 75,92

Quant

1,0000000

Valor Unit

24,82

Total

24,62

Und2.S.5.7 Código Banco
87547 SINAPI

Descrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m'CPU

X T" ~

C !Ã’;5
cr

566.82 12,07m’ 0,0213000ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CALE AREIA MEDIA UMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNIC/VASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENC/ARGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU_A

9.87H 0.3500000 28,2188309 SIN/V’!CPU_A



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.S25//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU^A
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 0.1280000

0,00

Valor com BDI =>

22,54

MO com LS =>

2,88SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316 SINAPICPU_A
10.07

30,82

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

10.07

6,00

Preço Total => 742,82Quant. => 24,1020000

Quant

1,0000000

Valor Unit

732,26

Total

732,26

UndDescrição

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 UH E
PRESÃO DE OÃ 15 BAR

Encargos Complementares - Eletricista

Hípodorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 á 15 l/h e pressão de 0 á 15 bar

Código Banco
8722 ORSE

2.5.S.8

unCPU

3,60 3,60h 1,0000000

1.0000000

10552 ORSE

8979 ORSE

CPU_A
707,63 707,63unINS

21,03

MO com LS =>

21,03

21,03

909,32

H 1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

ELETRICISTA (HORISTA)00002436 SINAPIINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

21,03

177.06

Quant => 1,0000000 Preço Total => 909,32

Valor Unit

113,66

Total

113,66

Und Quant

1,0000000
Código Banco
94655 SINAPI

Descrição

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.5.5.9

MCPU

22,67 12,19H 0,538000008248 SINAPICPU_A

27,45

91.99

14,76

86.65

H 0,5380000

0,9420000

0,0300000

0,00

Valor com BOI =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 110 MM. AGUA FRIA (N6R-5648)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

68267 SINAPI

00009870 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
MINS

2.06 0.06UNINS

18.35

141,14

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

18,35

27,48

LS =>

Preço Total => 141,14Quant => 1,0000000

Valor Unit

550,87

Total

550,87

Und Quant

1,0000000
Código Banco

94501 SINAPI

Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.5.5.10

UNCPU

22,67 16.37H 0,722500088248 SINAPICPU_A

ENC/VNADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 16 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 "(REF 1509)

0,7225000

0,0452000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

14,93

514,00

MO com LS =>

19,83H88267 SINAPI

00003148 SINAPI

00006027 SINAPI

CPU_A
0,67UNINS

514,00

24,65

684,07

UNINS
X f- t;

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

24,65

133,20

LS =>

O-

Preço Total => 2.736,284,0000000Quant =>

Valor Unit TotalUnd QuantDescrição2.5.5.11 Código Banco ^ 'r*- “í

§o

c^V,
.Ck
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA
UN 1,0000000 240,89 240,89JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAÍFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

94686 SINAPICPU

10,990,4850000 22,67H88248 SINAPICPU_A

27.45

207.66

16.02

55.61

13,31

207,66

0,4850000

1,0000000

0,2890000

0,0760000

0.0480000

0,00

Valor com BDI =>

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100

88267 SINAPI

00003530 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UNINS

4,62UNINS

4,22UNINS
0,092.06UNINS

MO com LS => 16,54

299,13

16,54

58,24

LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

Preço Total *> 598,26Quant. => 2,0000000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

8,38

UndCódigo Banco
89408 SINAPI

Descrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.S.S.12

8,38UNCPU

0,1359000 22,67 3.08H88248 SINAPICPU_A

3,73ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

/U3ESIV0 PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS. 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
SOLUCAO PREPARAOORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA DAGUAEM FOLHA. GRAO 100

0,1359000

0,0071000

1,0000000

0,0080000

0,0302000

0.00

Valor com BDI =>

27,45

49.09

H88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00003529 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
0,34UNINS

0,730.73UNINS

0.44UN 55,61INS

2,06 0,06UNINS

MO com LS => 4,63LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4.63

10,402,02

2.0000000 Preço Total => 20,80Quant. =>

Total

214,18

Quant

1,0000000

Valor Unit

214,18

UndCódigo Banco
94701 SINAPI

Descrição

TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDFIÁUÜCO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.5.5.13

UNCPU

22.67 14,64H 0.646000088248 SINAPICPU_A

27.45

168.36

16,02

55,61

17,73

168,36

H 0,6460000

1,0000000

0,4330000

0,1140000

0,0970000

ENCAN/V30R OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARAOORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 10OO CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00007146 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UNINS

6.93UNINS

6,33UNINS

2,06 0.19UNINS
MO com LS => 22,05

265,96

30 r "cLS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22.05

51.78 Valor com BDI => cr
n

Preço Total => 531,92Quant => 2,0000000 !^c
Valor Unít TotalQuantUndCódigo Banco Descrição2.5.5.14



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPl ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALlTlCÃ
TÉ DE REDUÇÁO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UN 1,0000000 188,79 188,7994702 SINAPlCPU

22.67 14,64H 0,646000088248 SINAPlCPU_A

H 0,6460000

1,0000000

0,4330000

0,1140000

0,0970000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

142,97

16,02

55,61

17,73

142,97

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE DE REDUCAO, PVC. SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA/LIMPAOORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPl

00007106 SINAPl

00020080 SINAPl

00020083 SINAPl

00038383 SINAPl

CPU_A
UNINS

UN 6,93INS

UN 6,33INS

2,06 0,19UNINS

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22.05

45,64

LS => 22,05

234,43

Preço Total =>Quant. => 2,0000000 468,86

Quant

1,0000000

Valor Unil

15,66

Total

15,66

UndDescrição

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, ON 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA

DE ÁGUA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCAN/VDOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.S.S.1S Código Banco
103968 SINAPl UNCPU

22,67H 0,0735000 1,6688248 SINAPlCPU_A

27.45

49.09

10,22

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850‘ GR

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

H 0.0735000

0,0141000

1,0000000

2.0188267 SINAPl

00000122 SINAPl

00000816 SINAPl

CPU_A
UN 0.69INS

10,22UNINS

55,61 1,05UN 0,0190000

0,0165000

0,00

Valor com BOI =>

00020083 SINAPl

00038383 SINAPl

INS

UN 2,06 0,03INS

MO com LS -> 2,50MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.50 LS =>

19,443,78

Preço Total => 38,88Quant. -> 2,0000000

13.159,66

Total

89,16

89,16

55,30

110,71

CAIXA DO MACROMEDIDOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.5.6

2.S.6.1 Quant

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

UndCódigo Banco
93358 SINAPl

88316 SINAPl

m’CPU

HCPU_A
MO sem LS =>

Valor do BOI =>

55,30

21,55

LS =>

Preço Total =>Quant => 3,7500000 415,16

c 5Und Quant

1,0000000

Valor Unit

3,23

TotalCódigo Banco

101617 SINAPl

Descrição

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGUFtA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2.5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENC/\RGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

2.S.6.2

crm' 3,23CPU

0,0507000

0,0760000

0,0016000

28,21

22,54

35,67

1,43HCPU_A

CPU_A

CPU_A

88309 SINAPl

88316 SINAPl

91533 SINAPl

CiTO1,71H

CHP 0,05

Cn>

cc

\
o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.S25W0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI; 24.18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHI 0,0016000 29,36 0,04COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CPU_A 91534 SIN/\PI

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO com LS => 2,112,11

4,010.78

Preço Total =>Quant => 2,5000000 10,02

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

26,45

Total

26,45

Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOT/V. 23,000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA- CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA- CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO- AF_08/2015

2.S.6.3 Código Banco
93382 SINAPI m*CPU

CHP 0,0054000 315.73 1.705901 SINAPICPU_A

78.08 0,04CHI 0,0006000CPU A 5903 SINAPI

22,54

35.67

17,72H 0,7866000

0,1962000
CPU_A

CPU_A

88316 SINAPI

91533 SINAPI CHP 6,99

MO com LS => 15,24

32.84

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS => 0,00

Valor com BDI =>

15,24

6,39

2,3625000 Preço Total => 77,58Quant =>

Valor Unlt

2.160,08

Total

2.160,08

Und Quant

1,0000000

Código Banco

104488 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RET/\NGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CH/\PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÈ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CH/V^A
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM/VDO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF.06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

2.S.6.4

m’CPU

93,62 140,68m‘ 1,502700092419 SINAPICPU_A

377,07m’ 2,0916000 180.28CPU A 92455 SINAPI

54.22 275,565,082300092514 SINAPICPU_A

37,29KG 2,6967000 13.8392759 SINAPICPU_A

12.94 13,59KG 1,050400092760 SINAPICPU_A

6,69KG 0,5540000 12,09CPU A 92761 SINAPI

V»

çr10.71 212,22KG 19,815200092762 SINAPICPU A

13,29 106.45 SCKG 8.010200092768 SINAPICPU_A

171.37KG 13,8202000 12,40CPU A 92769 SINAPI

D

TD

nj

O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
513,02 513,02CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇ/\MENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

m’ 1.000000094971 SINAPICPU_A

m* 1,0000000 306.14 306,14CPU_A 103670 SINAPI

MO com LS => 530,22

2,682,38

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522.30

LS => 0,00

Valor com BDI =>

Quant. => 0.12S0000 Preço Total => 335,29

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

60,04

Total

60,04

Código Banco
103323 SINAPI

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.5.6.5

m*CPU

703,46 7,31m' 0,0104000ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E /\REIA MÉDIA UMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENíARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL,
/>iF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC/VRGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1.70- MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7.5* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO. FUROS NA VERTIC/M.,, 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

87369 SINAPICPU_A

16,64H 0,5900000

0,2950000

0,4200000

28,21

22,54
CPU_A

CPU_A

88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SIN/LPI

6,64H

2,62 1,10MINS

0.20CENTO 0,0050000

13,6000000

40,33INS 00037395 SINAPI

00037592 SINAPI 28,15UN 2,07INS

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 17,25

74,55

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

17,25

14,51

Preço Total => 894,60Quant. => 12,0000000

TotalUnd Quant

1,0000000

Valor Unit

5,08
Código Banco
87878 SINAPI

Descrição

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.S.6.6

5,08m'CPU

702,54 2,59m’ 0,0037000CPU_A 87377 SIN/LPI

1,92H 0,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

28.21

22,54

MO com LS =>

CPU_A

CPU_A

88309 SINAPI

88316 SINAPI 0,57H

2,23LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,23

6,301.22

151,20Quant => 24,0000000 Preço Total =>

Quant

1,0000000

Valor Unit

24,82

Total

24,82

UndDescrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES. ESPESSUFIA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

2.S.6.7 Código Banco
87547 SINAPI m'CPU
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S2S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

566,82 12,07m’ 0,0213000ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU_A

H 0,3500000

0,1280000

0.00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

9,8788309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A 2,88H

10,07

30.82

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

10.07 LS =>

6,00

739,68Quant. => 24,0000000 Preço Total =>

Total

487.40

Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BD! =>

Valor Unit

487,40

MO com LS =>

UndCódigo Banco
I342S SEINFRA

Descrição
CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

2.S.6.8

UNINS

LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

605.25117,85

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.421,00

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

Código Banco
13960 SEINFRA

Descriçlo

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

2.S.6.9

478,83UNINS

0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

594.61115,78

1.189,22Quant. => 2,0000000 Preço Total =>

Total

514,27

Quant

1,0000000

0.00

Valor com BOI =>

Valor Unit

514,27

MO com LS =>

Und2.5.6.10 Código Banco

I3892 SEINFRA

Descrição

JUNTA GI8AULT DN 100 UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

638,62124,35

Preço Total => 1.277,24Quant. => 2,0000000

Valor Unit

4.196,62

MO com LS =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Código Banco
I8667 SEINFRA

Descrição

HIDRÒMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60mVh, Dn lOOmm - COMPLETO

2.5.6.11

4.196,62UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

5.211,361,014,74

1,0000000 Preço Total => 5.211,36Quant =>

Quant

1,0000000

Valor Unit

39,13

Total

39,13

UndCódigo Banco
103138 SINAPI

Descrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV- CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_O6/2014

2.5.6.12
» f- sUNCPU
<T

^CO20.13CHP 0.0727000 276,98CPU_A 5928 SINAPI

02
78,05 11,34CHI 0,14540005930 SINAPICPU_A

"O

,c
I

,£>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
0.0626000 22,67 1.41AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H88248 SINAPICPU_A

0.2279000

0.00

Valor com BDI =>

27.45

MO com LS =>

6,25ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H88267 SINAPICPU_A
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

11,86 LS => 11,86

48,599.46

Preço Total => 437,31Quant. => 9,0000000

122,72

Total

30,89

ABRIGO PARA QUADRO ELETRICO

Descrição

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

2.5.7

2.S.7.1 Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

30,89

Código Banco

100754 SINAPICPU

0,9097000

0,0792000

0,00

Valor com BDI =>

30,71

37,43

MO com LS =>

27,93HPINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO

88310 SIN/V^I

00043649 SINAPI

CPU_A
2,96LINS

18,54

38,35

18,54 LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI=> 7,46

Preço Total =>Quant. => 3,2000000 122,72

224.929,33

1.371,95

Total

POÇO PTP-16( TUBULAR PROFUNDO 08" x 250,00m)

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição

UMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6

2.6.1

QuanL

1,0000000

0.0718000

0.0718000

0.00

Valor com BDI =>

Valor UnitUndCódigo Banco
98524 SINAPI

88316 SINAPI

88441 SINAPI

2.6.1.1

m' 3,28 3,28CPU

H 22,54

23.39

MO com LS =>

1.61CPU_A

CPU_A 1.67H

2,052,05 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 4.070.79

Preço Total => 429,79QuanL => 105,6000000

Quant.

1,0000000

Valor Unit

8,95

TotalUndCódigo Banco

100982 SINAPI

Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M* - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA (CAÇAMBA DE 0,80 M>/111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP ● CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA- CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

C/^RGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG. DIST^CIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇ/VMBA METÁLICA ● CHI DIURNO. AF_06/2014

2.6.1.2

8,95m*CPU

CHP 0,0083000 204,71 1.695631 SINAPICPU_A

0.0105000 84,80 0.89CHICPU A 5632 SINAPI

267,58 5.29CHP 0,019800091386 SINAPICPU_A

» r

çr
CHI 0,0138000 78,67 1,08CPU_A 91387 SINAPI

CD

LS => 0,00 MO com LS => 1,27MO sem LS => 1,27

Oc

o
i>j
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
Valor do BDI => 2,16 Valor com BDI => 11,11

Preço Total => 234,64Quant. => 21,1200000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

2,70

UndCódigo Banco
93569 SINAPI

Descrição
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M‘, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CM4INHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014

2.6.1.3

2,70M3XKMCPU

2,400,0090000 267,58CHP91386 SINAPICPU_A

78.67 0,300,0039000CHI91387 SINAPICPU_A

0,340,00

Valor com BOI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,34 LS =>

3,350,65

707,52211,2000000 Preço Total =>Quant =>

47.757,86

Total

62,95

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
Descrição

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M ● 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA

PARA DISCO 10-- CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF_05/2021

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE, AFJO/2018
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7‘ CM, EM MACAFÍANDUBArtulASSARAND UBA, ANGELIM,

PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANOUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

TINTA LATÊX ACRÍLICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

2.6.2

2.6.2.1 Valor Unit

62,95

Und Quant

1,0000000
Código Banco
99059 SINAPI MCPU

8,2523.17

27.86

29.80

0,3563000

0,7125000

0,0039000

H88239 SINAPI

88262 SINAPI

91692 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

19,85H

0,11CHP

28.52 0,47CHI 0,0168000CPU_A 91693 SINAPI

455,70 2,090,0046000m’94974 SINAPICPU A

2,60 3,901,5000000

0.7445000

UN99062 SINAPI

00004417 SINAPI

CPU_A
6,038,11MINS

29,13 12,010.4125000MINS 00004433 SINAPI

20,99

36,17

12,74

MO com LS ~>

2.320.1110000

0.0256000

0.5500000

KG00005068 SINAPI

00007356 SINAPI

00010567 SINAPI

INS

0.92LINS

7.00MINS

22,36

78,17

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22,36

15,22

LS =>

Valor com BDI => » *f* T?

o*

Preço Total => 1.977,7025,3000000Quant =>
Cí)C3

Total

89,16

Quant

1,0000000

Valor Unit

89,16

UndCódigo Banco
93356 SINAPI

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

2.6.2.2
lO?:

m*CPU

n22.54 89,163,9560000HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCPU_A 88316 SINAPI

c
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001 -40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO com LS => 55,30

110,71

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55.30

21.55

Quant. => 12,1440000 Preço TolaI => 1.344,46

Valor Unít

2.160,08

Total

2.160,08

Und QuanL

1,0000000

Código Banco

104468 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES,
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA OE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINAJDA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTUFIA CONVENCIONAL DE CONCRETO /\RMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

ARMAÇÃO OE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO OE LAJE OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM ● MONTAGEM, AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TFUVÇO 1 ;2.3;2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AJ^EIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, AOENS/\MENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

2.6.2.3

m’CPU

93,62 140.68m’ 1,502700092419 SINAPICPU_A

377,07m' 2.0916000 180,2892455 SINAPICPU_A

54,22 275,56m’ 5,082300092514 SINAPICPU_A

37,29KG 2,6967000 13,8392759 SINAPICPU_A

13,59KG 1,0504000 12,9492760 SINAPICPU_A

12,09 6,69KG 0,554000092761 SINAPICPU_A

19,8152000 10,71 212,22KGCPU A 92762 SINAPI

13,29 106,45KG 8,010200092768 SINAPICPU_A

12,40 171,37KG 13,820200092769 SINAPICPU_A

513,02m’ 1,0000000 513.0294971 SINAPICPU A

306,14 306,14m’ 1,0000000103670 SINAPICPU_A

MO com LS => 530,22

2.682,38

530,22

522,30

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,4885000 Preço Total => 6.675,10Quant. =>

Valor Unit

60,04

Total

60,04

Und Quant

1,0000000

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURAS CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.6.2.4 Código Banco

103323 SINAPI m*CPU

32 T -C

-"SO"7,310,0104000 703,46m’ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNIC/VASSENT/tMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87369 SINAPICPU_A

16,64H 0,5900000

0,2950000

28.21

22,54

88309 SINAJ^I

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A 6.64H



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525W0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
0.4200000 2,62 1,10MTELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZJNCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM. (C X L) '50 X 7.5' CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL., 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

00034557 SINAPIINS

CENTO 0,0050000

13,6000000

40,33 0,20INS 00037395 SINAPI

00037592 SINAPI 2,07 28,15UNINS

LS => 0,00 MO com LS => 17.25

74.55

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17,25

14,51 Valor com BDI =>

Preço Total => 8.528,52Quani. => 114,4000000

Valor Unit

4,56

TotalUnd Quant

1,0000000
C6digo Banco

87879 SINAPI

Descrição

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1;3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6.2.5

4,56m*CPU

0,0037000 559,85 2,07m’CPU_A 87313 SINAPI

28,21

22,54

MO com LS =>

1,92H 0.0681000

0,0255000

0.00

Valor com BDI =>

CPU_A

CPU_A

88309 SINAPI

88316 SINAPI 0,57H

LS => 1,91MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,91

5,661,10

Preço Total *> 1.295.00Quant. => 228,6000000

Total

14,48

Und Quant.

1,0000000

Valor Unit

14,48
Descrição

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO

Código Banco

88489 SINAPI

2.6.2.6

m*CPU

30,71

22.54

36.17

MO com LS =>

5.00H 0,1631000

0,0544000

0,2285000

0.00

Valor com BDI =>

88310 SINAPI

88316 SINAPI

00007356 SINAPI

CPU_A

CPU_A 1.22H

8.26LINS

4.08MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS =»4,08

3,50 17.98

Preço Total => 4.113,82Quant. => 228,8000000

Valor Unit

83,25

Total

83,25

Und Quant

1,0000000
Código Banco
94992 SINAPI

Descrição

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

AF_07/2016

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
S/\RRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2). DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

2.6.2.7

m'CPU

0,0976000

0,1483000

0,2459000

0,0739000

27.86

28,21

22,54

494,64

2.71H88262 SINAPI

88309 SINAPI

88316 SINAPI

94964 SIN/LPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

CPU_A

X V
CS'3

4.18H

5,54H O*

36,55m’

0.4500000

0,0240000

1.0816000

3,94 1.77M00004517 SINAPI

00005068 SINAPI

00007156 SINAPI

INS

KG 20,99

29,59

0,50INS

32,00m*INS

c
^■D

s\c

to
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BUR1T1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

0.00

Valor com BDI =>

MO com LS => 12,62

103,37

MO sem LS =>

Valor do 8DI =>

12,62

20,12

LS =>

41,4000000 Preço TolaI => 4.279,51Quant. =>

Valor Unit

55,85

Total

55,85

Quant.

1,0000000

UndCódigo Banco

92393 SINAPI

Descrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVAOO DE 25 X 25
CM, ESPESSURA6 CM.AF_12/2015

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV-CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

r (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

r (14 X 1"). CHI DIURNO. AF_08/2015

AREIA MEDIA - POSTO JA2I0A/F0RNECED0R (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVAOO / HEXAGONAL, 25

CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

2.6.2.8

CPU

3,460,1239000

0,1239000

0.0041000

28,00

22,54

H88260 SINAPI

88316 SINAPI

91277 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

2,79H

CHP 8.79 0,03

0.64 0,03CHI 0,057800091278 SINAPICPU_A

0,030,0038000 9,62CHP91283 SINAPICPU A

0,05CHI 0,0582000 1.0191285 SINAPICPU A

77,50

44,37

4.400.0568000

1.0038000

m’00000370 SINAPI

00000711 SINAPI

INS

44,53m*INS

0,0066000 80,41

MO com LS =>

0,53m’00004741 SINAPIINS

4,12LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

4.12

69,35Valor com BDI =>13.50

10.908,75157,3000000 Preço Total =>Quant. =>

Total

556,29

QuanL

1,0000000

Valor Unit

556,29

UndCódigo Banco

100701 SINAPI

Descrição

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO

COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, MALHA 2" SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E

DOBRADIÇAS

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PORTA DE ABRIR / GIRO. EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4'. COM
REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

2.6.Z.9

m*CPU

28,21

22,54

675,64

12,890,4570000

0,2290000

0,0120000

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

88627 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

5,16H

8,10m’

530,14 530,14m* 1,000000000004930 SINAPIINS

MO com LS => 13.59

690.80

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

13,59

134,51 X
c

o*

^CDPreço Total => 8.635,00Quant => 12,5000000

4 .L ^145.864,82

Total

ADUTORA DE AGUA TRATADA

Descrição

2.6.3

2.6.3.1 Valor UnitUnd QuantCódigo Banco
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA . 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANAÜTICÃ
10.285,94 10.265,94UN 1,0000000FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN

2440, ON 100, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

12032031 PróprioCPU

27.45

22,67

329,40

272.04

H 12,0000000

12,0000000

SINAPI

SINAPI

CPU_A

CPU_A

68267

88248 H

1,0000000

1,0000000

65.07

166,38

65.07

166,38

UNADAPT/VDOR, PVC PBA, BOLS/VROSCA. JE, DN 100/DE 110 MM

MANOMETRO COM CAJXAEM ACO PINTADO, ESCALA MO* KGF/CM2 ('IO* BAR), DIÂMETRO

NOMINAL DE 100 MM. CONEXÃO DE 1/2'

VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4', 200 PSI, EXTREMID/\DES COM
ROSCA

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)

UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIÂMETRO 4"

CURVA 90 GRAUS DÊ FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4"

CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 4" X 2"

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4'

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP, DE 4*

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP, DE 2* X 1*

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP, DE 4" X 3'

EXTREMIDADE PVC PBA, BF. JE, DN 100/DE 110 MM (NBR 10351)

00000047

00012898

SINAPI

SINAPI

INS

UNINS

757,38 757,38UN 1,000000000010415 SIN/VPIINS

2,0000000

2,0000000

1,0000000

2,0000000

1,0000000

2,5000000

1,0000000

8,0000000

1,0000000

2,0000000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

514,00

795,60

793,11

669,91

413,94

526,00

347.23

157,29

43.54

200,94

163,63

MO com LS =>

1.028,00

1.591,20

793,11

1.339,82

413,94

1.315,00

347.23

1.258.32

43.54

401,88

163,63

409,68

12,773,08

UNSINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SIN/kPI

SINAPI

INS 00006027

00012431

00001800

00001780

00006315

00013142

00006300

00004183

00003925

00003934

00003073

UNINS

UNINS

UNINS

UNINS

MINS

UNINS

UNINS

UNINS

UNINS

UNINS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

409,68

2,487,14

LS =>

Preço Total => 12.773,08Quant. => 1,0000000

QuanL

1,0000000

0.0500000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit TotalUndCódigo

99063

99061

Descrição

LOCAÇÁO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
LOCAÇÃO COM CAV/M.ETE COM ALTURA DE 0.50 M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018

2.6.3.2 Banco

SINAPI

SINAPI

5,60 5,60MCPU

5,60112,11

MO com LS

UNCPU_A
2.26MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,26 LS =>

6,951,35

Preço Total => 6.543,70Quant. => 941,5400000

Valor Unit

5,98

TotalUnd QuanL

1,0000000

Descrição

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA CPU POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

ESCAV/VDEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO, AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código
90091

Banco

SINAPI

2.6.3.3

5,98m’CPU

204,71 3,52CHP 0,01720005631 SINAPICPU_A

c 3
84,80 1,63CHI 0,01930005632 SINAPICPU A

P" S
CSCD0,0371000

0.00

Valor com BDI =>

22,54

MO com LS =>

0,83H88316 SINAPICPU_A
1,21MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,21 LS =>

7,421,44 ^70
'lie

655,2700000 Preço Total => 4.862,10QuanL =>

NJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) 601:24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA

Valor Unít

6,54

TotalUnd QuanL

1,0000000

Descrição

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO

NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Código Banco

101616 SINAPI

2.6.3.4

6,54m'CPU

2,87H 0,1020000

0,1531000

0,0036000

28,21

22,54

35,67

CPU_A

CPU_A
CPU A

88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

3,45H

0.12CHP

0.10CHI 0,0036000 29.36CPU A 91534 SINAPI

MO sem LS =>

Valor do 8DI =>

4.27 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS ==■ 4,27

8,121,58

QuanL => 941,5400000 Preço Total => 7.645,30

Quant.

1,0000000

Valor Unit

3,21

TotalUndDescrição

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

●400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

2.6.3.5 Código Banco
97123 SINAPI 3,21MCPU

H 0,0737000

0,0737000

0,0096000

18.55

22.54

20,26

1,3688246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

CPU_A

CPU_A 1,66H

0,19UNINS

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 1.84MO sem LS =>

Valor do BDI=>

1,84

3.980.77

Preço Total => 3.747,32Quant. => 941,5400000

Valor Unit

55,23

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco
00036377 SINAPI

Descrição

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

2.6.3.6

55,23MINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

68.5813,35

Quant. => 941,5400000 Preço Total => 64,570,81

QuanL

1,0000000

Valor Unit

13,17

Total

13,17

UndDescrição

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO; 0,26 MVPOTÊNCIA; 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

2.6.3.7 Código Banco

104734 SINAPI ffl’CPU

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5,21CHP 0,0382000 136,55CPU A 5678 SINAPI



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA

CHI 0,0551000 57.07 3.14RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÃX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014

5679 SINAPICPU A

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÃXIMA

15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÃGUA- CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÃXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÃGUA ● CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015

CHP 0,0054000 315.73 1.705901 SINAPICPU_A

78.08CHI 0,0006000 0,045903 SINAPICPU_A

22,64 2,55H 0.1135000

0.0614000

88316 SINAPI

91277 SINAPI

CPU_A

CPU_A 8,79 0.53CHP

MO com LS => 3,52MO sem LS =>

Valor do BDI =>

3.52 LS => 0.00

Valor com BDI => 16,353,18

Preço Total => 10.565,20Quant. => 646,1900000

TotalQuanL

1,0000000

Valor Unit

8,95

UndDescrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M> ● CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M' /111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHI DIURNO, AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÃXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÃXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
100982 SINAPI

2.6.3.S

8,95m’CPU

CHP 0,0083000 204,71 1,69CPU_A 5631 SINAPI

0,0105000 84.80 0.89CHI5632 SINAPICPU_A

CHP 0.0198000 267.58 5,29CPU_A 91386 SINAPI

CHI 0,0138000 78.67 1.0891387 SINAPICPU_A

0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 1.27MO sem LS *>

Valor do BDI =>

1.27 LS =>

11.112,16

Preço Total =>QuanL => 9,0800000 100,87

Valor Unit

2,70

TotalUnd QuanL

1,0000000
Código Banco
93589 SINAPI

Descrição
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M>. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE; M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL M/V<IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÃXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. /U=_06/2014

2.6.3.9

2,70M3XKMCPU

CHP 0.0090000 267,58 2,4091386 SINAPICPU A
» r

cr

CHI 0,0039000 78,67 0,3091387 SINAPICPU A

LS => 0.00 MO com LS => 0,34MO sem LS => 0,34

NJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURJT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl ● 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PUNILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
Valor do BDI => 0.65 Valor com BDI => 3,35

Quant => Preço Total =>90,8000000 304,18

2.6.3.10

CPU

CPU_A

CPU_A

Código Banco
6465 ORSE

10549 ORSE

10554 ORSE

2449 ORSE

54 ORSE

00002696 SINAPl

00006111 SINAPl

Descrição

TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Encanador

Aluguel de bomba de drenagem - "darVa" - diâmetro 4* - .potência = 5 cv

Encarregado de turma ● SICRO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

Und QuanL

1,0000000

0,0180000

0,0060000

0,0010000

0,0030000

0,0060000

0,0180000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unít Total

0,48 0,48m

h 3.75 0.06

h 3,66 0,02

INS h 5,68 0.00

INS h 18,28

19,07

13,65

MO com LS =>

0,05

INS H 0,11

INS H 0,24

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS=>0,40 0,40

0,11 0,59

QuanL => 941,5400000 Preço Total => 555,50

Código Banco
00000047 SINAPl

2,6.3.11 Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

Und QuanL

1,0000000

0.00

Valor com BOI =>

Valor Unit

65,07

MO com LS =>

Total

INS UN 65,07

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS => 0,00

15,73 80,80

QuanL -> 1,0000000 Preço Total => 80,80

Código Banco
00001828 SINAPl

2.6.3.12 Descrição

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

135,76

MO com LS =>

Total

INS UN 135,76

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

LS =>0,00 0.00 0,00

32,82 Valor com BOI => 168,58

QuanL => Preço Total =>3,0000000 505,74

2.6.3.13 Código Banco
19826 SEINFRA

Descrição
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

Und QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

1.885,87

MO com LS =>

Total

INS UN 1.885,87

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS =>0,00 0,00

456,00 2.341,87

Preço Total =>QuanL => 1,0000000 2.341,87

2.6.3.14 Código Banco
15327 SEINFRA

Descrição
REGISTRO DE GAVETA Cl FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO Cl VOLANTE

DN 100 PN16

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

690,13

Total

690,13INS UN

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00 LS => 0,00

Valor com BDI ==►

MO com LS => 0,00

166.87 857,00

QuanL => 1,0000000 Preço Total => 857,00

Código Banco2.6.3.15 Descrição Und QuanL Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 8URITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
1,0000000 133,06

MO com LS =>

133,06UNTAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')11929 SEINFRAINS

0,00 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

165,23Valor com BDI =>32,17

Preço TolaI => 165,23Quant. => 1,0000000

Valor Unit

608,05

MO com LS =>

TotalUnd Quant.

1,0000000
Descrição
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

Código Bartco
16666 SEINFRA

2.6.3.16

606,05UNINS
0,00LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

1,003,43Valor com BDI =>195,38

Preço Total => 1.003,43Quant. => 1,0000000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

535,90
MO com LS =>

UndCódigo Banco
13476 SEINFRA

Descrição

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PNIO
2.6.3.17

535,90UNINS
0,00LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

665,48129,58 Valor com BDI =>

Preço Total => 665,48Quant => 1,0000000

TotalValor Unit

3.965,90

MO com LS =>

Und QuantDescrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PNIO - L=S800

Código Banco
14468 SEINFRA

2.6.3.18

3.965,90UN 1,0000000INS
0,00LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

Valor com BDI => 4.924,65958,95

Preço Total => 14.774,55Quant => 3,0000000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

3.261,00

MO com LS =>

UndDescrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PNIO ● L=4000

Código Banco

14464 SEINFRA

2.6.3.19

3.261,00UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

4,049,50788,50

Preço Total => 4.049,50Quant => 1,0000000

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

TotalQuantUndCódigo Banco
13960 SEINFRA

Descrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PNIO - L= 250

2.6.3.20

476,83UN 1,0000000INS

0,00LS => 0,00MO sem LS ->

Valor do BDI =>

0,00

594,61115,78 Valor com BDI =>

Preço Total => 1.189,22Quant. => 2,0000000
X ^ -c

Ç. 5’ 2
Valor Unit

535,90

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Und <yCódigo Banco

13476 SEINFRA

Descrição

CURVA OE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
2.6.3.21

535,90UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

665,48129,58

Preço Total => 665,48Quant => 1,0000000



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024. M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe.SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

Valor Unit

786,30

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco
I3992 SEINFRA

Descrição

TOCO Cl FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO ON 100 PN10
2.6.3.22

786,30UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

976,42190.12

Preço Total => 976,42QuanL => 1,0000000

Valor Unit

27,72

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI

Descrição
PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

Código Banco
I4242 SEINFRA

2.6.3.23

27,72UNINS
0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00 LS=>

34.426,70

2.478,2472,0000000 Preço Total =>QuanL =>

Valor Unit

16,65

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 PI ÁGUA

Código Banco
16428 SEINFRA

2.6.3.24

16,65UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

20,674.02

Preço Total => 1.488,24QuanL => 72,0000000

QuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

207,94

MO com LS =>

TotalUndDescrição
FLANGE AVULSO DN 100 PN10

Código Banco

I3SS6 SEINFRA

2.6.3.25

207.94UNINS
0,00MO sem LS =>

Valor do BDI=>

0,00 LS =>

258,2150,27

9,0000000 Preço Total => 2.323,89Quant. =>

Total

39,13

Valor Unit

39,13

Und QuanL

1,0000000
Descrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE OE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
GUINDALTTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11.7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV ● CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16,000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF„06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
103138 SINAPI

2.6.3.26

UNCPU

20.13CHP 0,0727000 276.985928 SINAPICPU A

78,05 11.34CHI 0.14540005930 SINAPICPU_A

0.0626000 22,67 1.41H
CPU_A 88248 SINAPI

27,45

MO com LS =>

6,25H 0,2279000

0,00

Valor com BDI =>

ENC/WADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88267 SINAPICPU_A
11,86

48,59

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

11,86
SO*

9.46

cc

Preço Total => 631,6713,0000000Quant. =>

6.594,06CAIXAS DE VENTOSAS/DESCARGA2.6.4

O

A



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.66% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Und QuanL

1,0000000

3,9560000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

Total

69,16

89,16

55,30

110,71

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPlÍmENT/^ES

2.6.4.1 Código Banco
93356 SINAPI

88316 SINAPI

m*CPU

HCPU_A
MO sem LS =>

Valor do BOI =>

55,30

21,55

LS =>

Preço Total => 42,51Quant. => 0,3840000

Quant.

1,0000000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unlt

1.270,04

1.270,04

MO com LS =>

Total

1.270,04

1.270,04

440,69

1.577,13

UndCódigo Banco
5962 ORSE

5957 ORSE

Descrição

CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV434-32S)
Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a lOOmm

2.6.4.2

CPU un

CPU_A un

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

440,69

307,09

3.154,26Quant => 2,0000000 Preço Total =>

Quant.

1,0000000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

726,44

726,44

MO com LS =>

Total

726,44

726,44

UndCódigo Banco
7065 ORSE

6428 ORSE

Descrição

FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

Ventosa simples com rosca diam 1"

2.6.4.3

unCPU

INS un

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

902,09175,65

Preço Total => 902,09Quant. => 1,0000000

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

65,07
MO com LS =>

Código Banco

00000047 SINAPI

Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE 1 lOmm

2.6.4.4

65,07UNINS

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

80.8015,73

Preço Total => 323,20QuanL -> 4,0000000

Quant.

1,0000000

Valor Unlt

23,97

Total

23,97

UndCódigo Banco
104034 SINAPI

Descrição

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC/VRGOS COMPLEMENTARES

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS. SAIDACOM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4",

PARA LIGACAO PREDI/itL DE AGUA

2.6.4.S

UNCPU

0,3221000

0,1031000

1,0000000

18.55

22.54

15.68

5.97H88246 SINAPI

88316 SINAPI

00001427 SINAPI

CPU_A

CPU_A 2.32H

15.68UNINS

0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 5.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

5,00 LS =>

29,765,79

X» T
C 5’ 3Quant. => 1,0000000 Preço Total => 29,76

tSCDQuanL

1.0000000

0,1980000

Valor Unit

24,60

22,67

Total

24,60

UndCódigo Banco

052262 SBC

88248 SIN/\P1

Descrição

NIPLE DUPLO GALVANIZADO V"

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6.4.6

UNCPU

4,48HCPU_A



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURJTICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPi - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergfpe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

0,1980000

1.0000000

1.2770000

0,00

Valor com BDl =>

27,45

14,50

5.43HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1‘

FITA TEFLON VEDA ROSCA ISmm x 25m

88267 SINAPI

004152 SBC

004636 SBC

CPU A

14.50UNINS

0,15 0.19MINS

MO com LS => 6,756,75 LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI => 30.545,94

Preço Total => 61,08Quant. => 2,0000000

Quant.

1,0000000

Valor Unit

550,87

Total

550.87

UndDescrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" ■ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6.4.7 Código Banco
94501 SINAPI UNCPU

0,7225000 22,67 16,37H88248 SINAPICPU_A

0,7225000

0,0452000

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

27,45

14,93

514,00

MO com LS =>

19,83HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)

88267 SINAPI

00003148 SINAPI

00006027 SINAPI

CPU A

0,67UNINS

514,00

24,65

684,07

UNINS

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

24,65

133,20

LS =>

Preço Total => 1.368,14Quant => 2,0000000

Quant

1,0000000

3.6240000

1.8130000

1.0000000

0.00

Valor com BDl =>

Valor Unit

574,19

23,67

30,60

432,94

MO com LS =>

Total

574,19

85.78

55.47

432.94

94.11

713.02

UndDescrição
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 ● 66CM

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 66cm

Código Banco

059312 SBC

88247 SINAPI

88264 SINAPI

007732 SBC

2.6.4.8

UNCPU

H
CPU_A

CPU_A H

UNINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

94,11

138.83

Preço Total => 713,02Quant a> 1,0000000

9.890,07

Total

69,16

89,16

55.30

110.71

CAIXA DO CLORADOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/VRES

2.6.5

Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

Und Quant

1,0000000

3.9560000

0.00

Valor com BDl =>

Código Banco
93356 SINAPi

88316 SINAPI

2.6.5.1

m*CPU

HCPU_A
LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

55,30

21.55

Preço Total => 261,55Quant => 2,3625000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

3,23

UndCódigo Banco

101617 SINAPI

Descrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC/VRGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015

2.6.S.2

3,23m’
P'CPU

28.21

22.54

35.67

1.43H 0,0507000

0,0760000

0.0016000

88309 SIN/^I

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1,71H

C)»
0,05CHP

n
c



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPÜ - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01^2024 ● M,SBC ● 02/2024 . MA.ORSE ● 01/2024 . Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

0,04COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA4 CV- CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0.0016000 29.3691534 SINAPICPU_A

MO com LS => 2,11MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.11 LS => 0,00

Valor com BDI =>0,78 4,01

Preço Total => 21,05Quant => 5,2500000

Quant.

1,0000000

Valor Unil

26,45

Total

26,46

UndCódigo Banco

93382 SINAPI

Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.

AF_08/2023
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANOUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA- CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA- CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

2.6.S.3

m’CPU

315,73 1,70CHP 0,0054000CPU_A 5901 SINAPI

0,04CHI 0,0006000 78,08CPU_A 5903 SINAPI

17,720,7866000

0,1962000

22,54

35,67

HCPU_A

CPU_A

88316 SINAPI

91533 SINAPI 6,99CHP

MO com LS “> 15.24

32,84

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

15,24 LS => 0,00

Valor com BOI =>6.39

77,58Quant. => 2,3625000 Preço Total =>

Total

2.160,08

Quant

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

Und2.6.5.4 Código Banco

104488 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK= 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA OE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO C/L60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

m’CPU

140,681,5027000 93,62m^CPU_A 92419 SINAPI

377.072,0916000 180.28m’CPU A 92455 SINAPI

275,565,0823000 54.22CPU A 92514 SINAPI

2,6967000 13,83 37,29KGCPU_A 92759 SINAPI

13.59KG 1,0504000 12.94CPU A 92760 SINAPI

0,5540000 12,09 6,69KGCPU_A 92761 SINAPI

;c
c

212,22KG 19.8152000 10,71 cr'" cCPU_A 92762 SINAPI

Occ106,45KG 8,0102000 13,29CPU_A 92768 SINAPI

12.40 171,37KG 13,820200092769 SINAPICPU_A

QnI
Qz

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525«0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC . 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
513,02 513,02CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDW

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

m’ 1,0000000CPU_A 94971 SINAPI

1,0000000 306,14 306,14m*103670 SINAPICPU_A

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522.30

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 530,22

2.682,38

QuanL => 1,0500000 Preço TolaI => 2.816,49

Und Quant.

1,0000000

Valor Unit

60,04

Total

60,04

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.6.5.5 Código Banco

103323 SINAPI m*CPU

703,46 7.31m’ 0,0104000ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E/VTEIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = M ,20 A 1,70' MM,

MALHA 15 X 15 MM. (C X L) ‘50 X 7,5’ CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,. 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

87369 SINAPICPU_A

H 0,5900000

0,2950000

0.4200000

28,21

22,54

16,6488309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A
CPU A 6,64H

M 2,62 1,10INS

CENTO 0,0050000

13,6000000

40.33 0.2000037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

UN 2,07 28,15INS

LS => MO com LS => 17,25

74,55

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17,25

14,51

0,00

Valor com BDI ->

Preço Total =>QuanL => 6,0255000 449,20

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

5,08

TotalDescrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CH/^PISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENC/\RGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6.5.6 Código Banco

87878 SINAPI 5,08m'CPU

702.54 2,59m’ 0,003700087377 SINAPICPU_A

H 0,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

28.21

22.54

MO com LS =>

1.9288309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A
CPU A 0.57H

LS => 2.23MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,23

6.301.22

Quant => 12,0510000 Preço Total => 75,92

X X -Quant.

1,0000000

Valor Unit

24,82

Total

24,82

UndDescrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Código Banco
87547 SINAPI

2.6.5.7

CPU



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ;01.612.525»0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m’ 0,0213000 566,82 12,07ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

87292 SINAPlCPU_A

9,870.3500000

0,1280000

0,00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

HPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88309 SINAPl

88316 SINAPl

CPU_A

CPU_A
2,88H

10,07

30,82

10,07 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 6.00

Preço Total => 742,82Quant. => 24,1020000

Total

732,26

Quant

1,0000000

Valor Unit

732,26

UndDescrição

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H E
PRESÃO DE OÀ 15 BAR

Encargos Complementares - Eletricista

Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e pressão de 0 á 15 bar

Código Banco
8722 ORSE

2.6.S.8

unCPU

3,60 3,60h 1,0000000

1,0000000

10552 ORSE

8979 ORSE

CPU_A
707,63707,63unINS

21,03

MO com LS =>

21,03

21,03

909,32

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

HELETRICISTA (HORISTA)INS 00002436 SINAPl

21.03

177,06

LS =>MO sem LS =>

Valor do BD1=>

Preço Total => 909,321,0000000Quant. =>

Valor Unit

113,66

Total

113,66

Und Quant

1,0000000
Código Banco
94655 SINAPl

Descrição

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2O16
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6.5.9
MCPU

12,190,5380000 22,67H88248 SINAPlCPU_A

14,76

86,65

27.45

91.99

H 0,5380000

0,9420000

0,0300000

0.00

Valor com BDI ->

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC, SOLDÁVEL. DE 110 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)

LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100

88267 SINAPl

00009870 SINAPl

00038383 SINAPl

CPU_A
MINS

0,062.06UNINS
MO com LS => 18,35

141,14

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

18,35

27,48

141,14Preço Total =>Quant => 1,0000000

Valor Unit

550,87

Total

550,87

Quant

1,0000000

UndCódigo Banco

94501 SINAPl

Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 4" ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6.5.10

UNCPU

16.370,7225000 22,67H88248 SINAPlCPU A

PI27,45

14.93

514.00

MO com LS =>

19,83ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA 4 ’ (REF 1509)

0,7225000

0,0452000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

H88267 SINAPl

00003148 SINAPl

00006027 SINAPl

CPU_A
0,67UNINS

514,00

24,65

684.07

UNINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

24.65

133.20

,oo
c

fSJ
4^
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 . MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,00% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

Preço Total => 2.736,28Quant. => 4,0000000

Total

240,89

QuanL

1,0000000

Valor Unit

240,89

UndCódigo Banco
94686 SINAPI

Descrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6.5.11

UNCPU

10,990,4850000 22,67H88248 SINAPICPU_A

13,31

207,66

0,4850000

1,0000000

0,2890000

0,0760000

0,0480000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

207,66

10,02

55,61

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDFIÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO PVC, SOLDÁVEL. 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FFtASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA 0'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00003530 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UNINS

4,62UNINS

4,22UNINS

0,092,06UNINS

MO com LS => 16,54

299,13

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

16,54

58,24

Preço Total => 598,262,0000000Quant. =>

TotalQuanL

1,0000000

Valor Unit

8,38

UndDescrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.S.S.12 Código Banco
89408 SINAPI 8,38UNCPU

3.080,1359000 22,67H88248 SINAPICPU A

27,45

49,09

3,730,1359000

0,0071000

1,0000000

0,0080000

0,0302000

0,00

Valor com BDI =>

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM *850* GR

JOELHO PVC. SOLDÁVEL. 90 GRAUS, 25 MM. COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PAFtA PVC. FFtASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA. GFIAO 100

CPU_A 88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00003529 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

0,34UNINS

0,730,73UNINS

0,4455,61UNINS

0.062,06UNINS

MO com LS -> 4.63LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,63

10.402,02

Preço Total => 20,802,0000000Quant. =>

Valor Unit

214,18

Total

214,18

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco

94701 SINAPI

Descrição

TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6.5.13

UNCPU

22,67 14,640.6460000H88248 SINAPICPU_A

17,73

168.36

27,45

168,36

16,02

55,61

H 0,6460000

1,0000000

0,4330000

0,1140000

0,0970000

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FFtASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FFtASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100

CPU A 88267 SINAPI

00007146 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

UNINS

6.93UN » T 5INS

6,33UNINS çr
0,192.06UNINS

MO com LS => 22,05

265,96

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22,05

51,78 Valor com BDI =>



t )

PREFEITURA MUNICIPAL DE 8URITUCUPU ■ MA

CNPJ:01.612.525í/0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU^A
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
2,0000000 Preço Total -> 531,92Quant =>

Total

188,79

QuanL

1,0000000

Valor Unit

188,79

UndDescrição

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6.5.14 Código Banco

94702 SINAPI UNCPU

0,6460CXXI 22,67 14,64H88248 SINAPICPU A

0,6460000

1,0000000

0,4330000

0,1140000

0,0970000

0.00

Valor com BOI =>

27,45

142,97

16,02

55,61

17.73

142,97

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE DE REDUCAO, PVC. SOLDÁVEL. 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLjASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00007106 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UNINS

6,93UNINS

6,33UNINS

2,06 0,19UNINS

MO com LS => 22,05

234,43

22,05

45,64

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Preço Total => 468,86Quant. => 2,0000000

Total

15,66

QuanL

1,0000000

Valor Unit

15,66

UndDescrição

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA

DE ÁGUA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

103968 SINAPI

2.6.5.15

UNCPU

0.0735000 22,67 1,66H88248 SINAPICPU_A

27,45

49.09

10,22

H 0,0735000

0,0141000

1.0000000

2,01ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL. LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDI/V-

SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00000816 SINAPI

CPU_A
0,69UNINS

10.22UNINS

55,61 1.050.0190000

0.0165000

0,00

Valor com BDI =>

UN00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

INS

2,06 0.03UNINS

LS => MO com LS => 2,50MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,50

19,443,78

2,0000000 Preço Total => 38,88Quant. =>

13.159,66

Total

89,16

89.16

55.30

110,71

CAIXA DO MACROMEDIDOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6.6

2.6.6.1 Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

QuanL

1,0000000

3.9560000

0,00

Valor com BDI =>

UndCódigo Banco
93358 SINAPI

88316 SINAPI

m’CPU

HCPU A

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21,55

LS =>

3,7500000 Preço Total => 415,16QuanL =>

Valor Unit

3,23

TotalUnd Quant.

1,0000000
Código Banco

101617 SINAPI

Descrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6.6.2

3,23m‘CPU

0.0507000 28,21 1,43H
CPU_A 88309 SINAPI



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) 801: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 0.076ÍX)00

0,0016000

22,54

35,67

1,71SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA4 CV- CHI DIURNO. AF_08/2015

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A 0,05CHP

0,04CHI 0,0016000 29,3691534 SINAPICPU_A

LS => MO com LS => 2,11MO sem LS =>

Valor do BOI =>

2,11 0,00

Valor com BDI => 4,010.78

2,5000000 Preço Total => 10,02Quant. =>

Valor Unlt

26,45

Total

26,45

Und Quant

1,0000000
Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.

AF_08/2023
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA-CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10,000 L TRUC/^DO, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Código Banco
93382 SINAPI

2.6.6.3

m’CPU

315,73 1.70CHP 0,00540005901 SINAPICPU_A

78,08 0,04CHI 0,00060005903 SINAPICPU_A

17,720,7866000

0,1962000

22,54

35,67

H88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A
6,99CHP

MO com LS => 15,24

32.84

15.24 LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI => 6,39

Preço Total => 77,58Quant. => 2,3625000

Total

2.160,08

QuanL

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

UndCódigo Banco

104488 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK= 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMOtTTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PIL4R OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PIL4R OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022

2.6.6.4

CPU

140,681,5027000 93,62m'92419 SINAPICPU_A

180,28 377,07m* 2,091600092455 SINAPICPU_A

275,565,0823000 54,22m’92514 SINAPICPU_A

37,29KG 2,6967000 13,8392759 SINAPICPU_A

12,94 13,59KG 1,050400092760 SINAPICPU_A

KG 0.5540000 12,09 6,6992761 SINAPICPU_A

19,8152000 10.71 212,22KG92762 SINAPICPU_A



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
KG 8,0102000 13,29 106,45ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

CPU_A 92768 SINAPI

KG 12.40 171,3713.820200092769 SINAPICPU_A

1.0000000 513,02 513,02m’94971 SINAPICPU_A

1,0000000 306,14 306,14m’103670 SINAPICPU_A

LS => MO com LS => 530,22

2.682,38

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522,30

0,00

Valor com BDI =>

Preço Total => 335,29Quant. => 0,1250000

Valor Unlt

60,04

Total

60,04

Und QuanL

1,0000000

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.6.6.S Código Banco
103323 SINAPI m'CPU

703.46 7,31m’ 0,0104000ARGAMASSA TRAÇO 1 ;2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNIC/VASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZAO/VZINCADA PAFtA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70‘ MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) ‘50 X 7,5‘ CM

PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA/ALVENARIA DE VEDACAO. FUROS NA VERTICAL,, 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

87369 SINAPICPU_A

0,5900000

0,2950000

0,4200000

28,21

22,54

16,64H88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A

CPU_A 6,64H

2,62 1.10MINS

0.0050000

13.6000000

40,33 0,20CENTO00037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

2,07 28,15UNINS

MO com LS => 17,25

74,55

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17,25

14,51

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 894,60

QuanL

1,0000000

Valor Unit

5,08

TotalUndCódigo Banco
87878 SINAPI

Descrição

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E /\REIA GROSSA ÚMIDA) PAFIA
CHAPISCO CONVENCIONAL. PREP/\RO MANU/\L, AF_O8/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.S.6.6

5,08m'CPU

0.0037000 702,54 2,59m’87377 SINAPICPU_A

0,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

1,92H88309 SINAPI

88316 SIN/\PI

CPU_A
CPU A 0,57H

LS => 2,23MO sem LS =>

Valor do BDI “>

2,23

6,301,22

Preço Total => 151,20Quant. => 24,0000000

Valor Unit TotalUnd QuanLDescrição2.6.6.7 Código Banco



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTtCA

1,0000000 24,82 24,82m’MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87547 SINAPICPU

12.07m’ 0,0213000 566,82ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNIC/VASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU_A

9,870,3500000

0,1280000

0.00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A
CPU A 2,88H

10,07

30.82

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

10,07 LS =>

6,00

739,6824,0000000 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unit

487,40

MO com LS =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

Descrição
CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

Código Banco
13425 SEINFRA

2.6.6.8

487,40UNINS

0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

605.25117,85

Preço Total => 2.421,00Quant. => 4,0000000

Totól

478,83

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

UndCódigo Banco
13960 SEINFRA

Descrição
TUBO FoFo C/FLANGES DN 100 PN10-L= 250

2.6.6.9

UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

594,61115,78

1.189,22Preço Total =>Quant. => 2,0000000

Total

514,27

0,00

638,62

Valor Unit

514,27

MO com LS =>

Und Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
JUNTA GIBAULTDN 100

Código Banco

13892 SEINFRA

2.6.6.10

UNINS

LSMO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

124,35

1.277,242,0000000 Preço Total =>Quant =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

4.196,62

MO com LS =>

UndCódigo Banco
18667 SEINFRA

Descrição

HIDRÓMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m’/h, Dn lOOmm - COMPLETO

2.6.6.11

4.196,62UNINS

0,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 5.211,361.014,74

5.211,361,0000000 Preço Total =>Quant. => » r”

Sp'
Total

39,13

Valor Unit

39,13

Und QuanL

1,0000000
Código Banco
103138 SINAPI

Descrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO. FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

2.6.6.12

UNCPU

n



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHP 0,0727000 276,98 20,13GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO P8T
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV- CHP DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO P8T
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV-CHI DIURNO. AF_06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5928 SINAPICPU A

11,34CHI 0.1454000 78,055930 SINAPICPU_A

0,0626000 22,67 1.41H88248 SINAPICPU_A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6.250,2279000

0.00

Valor com BDI =>

27,45

MO com LS =>

H88267 SINAPICPU_A
11.86

48.59

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS =>11,86

9.46

Preço Total => 437,31Quant. => 9,0000000

290,91

Total

14,48

ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

Descrição

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍUCA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

2.6.8

2.6.8.1 Und Quant.

1,0000000

Valor Unlt

14,48
Código Banco
88489 SINAPI m’CPU

30,71

22,54

36,17

MO com LS =>

5,00H 0,1631000

0,0544000

0,2285000

0.00

Valor com BDI =>

88310 SINAPI

88316 SINAPI

00007356 SINAPI

CPU_A

CPU_A 1,22H

8.26LINS

LS => 4,08MO sem LS =>

Valor do BOI =>

4,08

17,983,50

290,91Quant. => 16,1800000 Preço Total ->

76.799,11

1.371,95

Total

POÇO PTP-17( TUBULAR PROFUNDO 08" x 250,OOm) - NA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS
SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.7

2.7.1

Quant

1,0000000

0,0718000

0,0718000

0,00

Valor com BDI =>

Valor UnitUndCódigo Banco
98524 SINAPI

88316 SINAPI

88441 SINAPI

2.7.1.1

3,283,28CPU

22,54

23,39

MO com LS =>

1,61HCPU_A
CPU A 1.67H

2,05MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,05 LS =>

4,070,79

Preço Total => 429,79Quant => 105,6000000

Valor Unit

8,95

TotalUnd Quant

1,0000000

Código Banco

100982 SINAPI

Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M* - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M>/111 HP) E DESCARGA UVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHI DIURNO. AF_06/2014

2.7.1.2

8,95m*CPU

X'T-Z

1,69CHP 0,0083000 204,715631 SINAPICPU_A O-

0.89CHI 0,0105000 84.805632 SINAPICPU_A

0±;

^y-8c
I

A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.S25//0001-ÍO

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

CHP 0,0198000 267.58 5.29CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI OIURNO. AF_06/2014

91386 SINAPlCPU_A

78.67 1.08CHI 0,013800091387 SINAPlCPU A

MO com LS => 1.27LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

1.27

11.112,16

234,6421,1200000 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unit

2,70

TotalQuant

1,0000000

UndDescrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO C/^INE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI OIURNO. AF_06/2014

2.7.1.3 Código Banco
93589 SINAPl 2,70M3XKMCPU

2.400.0090000 267,58CHPCPU A 91336 SINAPl

0,300,0039000 78.67CHICPU_A 91387 SINAPl

MO com LS => 0.34LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,34

3,350,65

707,52211.2000000 Preço Total =>Quant =>

52.086,52

Total

10.285,94

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

Descrição
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN

2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E
ENCAN/\DOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁUUCO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.7.2

2.7.2.1 Valor Unit

10.285,94

Und Quant

1,0000000
Código Banco

12032031 Próprio UNCPU

27,45

22,67

329,40

272,04

12,0000000

12,0000000

H88267 SINAPl

88248 SINAPl

CPU_A
CPU A H

65,07

166,38

65,07

166,38

1.0000000

1,0000000

UNADAPTADOR. PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA 'IO' KGF/CM2 ('IO* BAR), DIÂMETRO
NOMINAL DE 100 MM. CONEXÃO DE 1/2"

VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16). 4". 200 PSI. EXTREMIDADES COM
ROSCA

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)

UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIÂMETRO 4"

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4"

CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP, DE 4” X 2"

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8.56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M

TE DE FERRO GALVANIZADO. DE 4"

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP, DE 4"

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 2" X 1"

LUVA DE REDUCAO OE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"

INS 00000047 SINAPl

00012898 SINAPl UNINS

757.38 757.381.0000000UNINS 00010415 SINAPl

514.00

795.60

793,11

669,91

413,94

526,00

347,23

157.29

43.54

200,94

1.028.00

1.591.20

793,11

1.339,82

413,94

1.315,00

347,23

1.258,32

43,54

401.88

UN 2.0000000

2,0000000

1,0000000

2,0000000

1,0000000

2,5000000

1,0000000

8,0000000

1,0000000

2.0000000

00006027 SINAPl

00012431 SINAPl

00001800 SINAPl

00001780 SINAPl

00006315 SINAPl

00013142 SINAPl

00006300 SINAPl

00004183 SINAPl

00003925 SINAPl

00003934 SINAPl

INS

UNINS
UNINS

UNINS

UNINS

fMINS

UNINS

UNINS

UNINS

UN

\.'èiINS

9n

N)
&
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURÍTUCUPU ■ MA

CNPJ; 01.612.52S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
UN 1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

163,63

MO com LS =>

163.63

409.68

12.773.08

EXTREMIDADE PVC PBA, BF. JE, DN 100/DE 110 MM (N8R 10351)00003073 SINAPIINS

LS=>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

409.68

2.487,14

1,0000000 Preço Total => 12.773,08Quant. =>

QuanL

1,0000000

0,0500000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit TotalUndDescrição

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018

Código Banco
99063 SINAPI

99061 SINAPI

2.7.2.2

5,60M 5,60CPU

112,11

MO com LS =>

5,60UNCPU_A
2,26MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,26 LS =>

6,951.35

55,9000000 Preço Total => 388,50Quant. =>

Valor Unit

89,16

Total

89,16

Und QuanL

1,0000000
Código Banco

93358 SINAPI

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

2,7,2.3

CPU

89.16

55,30

110,71

3.9560000

0.00

Valor com BDI =>

22,54

MO com LS =>

HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316 SINAPICPU_A
LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21.55

2.475,4722,3600000 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unit

6,54

TotalUnd QuanL

1,0000000
Código Banco
101616 SINAPI

Descrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO

NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

2.7.2.4

6,54m’CPU

28.21

22.54

35.67

2,87H 0,1020000

0,1531000

0,0036000

88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

3,45H

0,12CHP

29,36 0,10CHI 0.003600091534 SINAPICPU_A

MO com LS => 4,274,27 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI=> 8.121,58

Preço Total => 453,90Quant. => 55,9000000

Valor Unit

3,21

TotalQuanL

1,0000000

UndDescrição
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERN^NTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA. EMBALAGEM DE

●400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

2.7.2.S Código Banco

97123 SINAPI 3,21MCPU

1,360,0737000

0,0737000

0,0096000

18,55

22.54

20.26

HCPU_A

CPU_A

88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

1,66H

0,19UNINS

MO com LS => 1.84LS => 0,00MO sem LS => 1,84
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAÜTICÃ
0.77 Valor com BDI => 3,98Valor do BDI =>

55,9000000 Preço TolaI -> 222,48QuanL =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com 8D1 =>

Valor Unit

55,23

MO com LS =>

UndDescrição

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
Código Banco

00036377 SINAPI

2.7.2.6

55,23M
INS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

68,5813,35

1.456,7721,2420000 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unit

26,45

Total

26,45

Quant.

1,0000000

UndDescrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO.
AF 08/2023

CAMINHÃO PIPA 10.000 LTRUC/UDO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA- CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA- CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Código Banco
93382 SINAPI

2.7.2.T
m’CPU

315,73 1,700,0054000CHP5901 SINAPICPU A

78.08 0,040.0006000CHI5903 SINAPICPU_A

22.54

35,67

17,720,7866000

0,1962000

H88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU A
6,99CHP

MO com LS => 15,24

32,84

15,24 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI => 6.39

Preço Total => 36,71Quant. => 1,1180000

TotalValor Unit

8,95

Quant.

1,0000000

UndDescrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M' - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M> /111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
ESCAVADEIRA HId'^ULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÃXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CM1INHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_O6/2014

Código Banco
100982 SINAPI

2.7.2.8
6,95m“

CPU

204,71 1.690,0083000CHP5631 SINAPICPU A

0.890,0105000 84,80CHI5632 SINAPICPU_A

267.58 5.290,0198000CHP91386 SINAPICPU_A

78,67 1,08CHI 0,013800091387 SINAPICPU A

MO com LS => 1,270,00

Valor com BDI =>

1.27 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

I

r
11,112,16

●str

1,1180000 Preço Total => 12,42Quant. =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01Í2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
Und Quant.

1,0000000

Valor Unit

2,70

TotalDescrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA ● CHP DIURNO. /\F_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
93589 SINAPI

2.7.2.9

2,70M3XKMCPU

2,400.0090000 267,58CHP91386 SINAPICPU_A

78,67 0.30CHI 0,003900091387 SINAPICPU_A

0,340.00

Valor com BDI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.34 LS =>

3.350,65

Preço Total => 37,4511,1800000Quant. =>

Valor Unit TotalUnd Quant.

1,0000000

0,0180000

0,0060000

0,0010000

0.0030000

0,0060000

0,0180000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Encanador

Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diâmetro 4" -,potência = 5 cv

Encarregado de turma - SICRO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

Código Banco
6465 ORSE

10549 ORSE

10554 ORSE

2449 ORSE

54 ORSE

00002696 SINAPi

00006111 SINAPI

2.7.2.10

0,480,48mCPU

0.063,75h
CPU_A

CPU_A 3,66 0,02h

5.68 0,00hINS

18,28

19,07

13,65

MO com LS =>

0.05hINS

0.11HINS

0.24HINS

0.40MO sem LS =>

Valor do BDI *>

LS =>0,40

0,590,11

32,9855,9000000 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unit

65,07

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

UndCódigo Banco
00000047 SINAPI

Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100/ DE llOmm

2.7.2.11

65,07UNINS

0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS =>0,00

80,8015,73

Preço Total => 80,80Quant => 1,0000000

TotalValor Unit

135,76

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

Código Banco
00001828 SINAPI

2.7.2.12

135,76UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

168,5832,82

505,74Preço Total =>Quant => 3,0000000

Valor Unit

1.885,87

MO com LS =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

2.7.2.13 Código Banco
19826 SEINFRA 1.885,87UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

2.341,87456,00

2.341,87Preço Total =>Quant => 1,0000000 05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 . Sergipe.SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

Valor Unlt

690,13

Total

690,13

Und Quant

1,0000000
Descrição
REGISTRO DE GAVETA Cl FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO Cl VOLANTE

ON100 PN16

Código Banco
15327 SEINFRA

2,7.2.14
UNINS

MO com LS => 0,00LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

857.00166,87

1,0000000 Preço Total => 857,00Quant. =>

Total

133,06

0,00

165.23

Quant

1,0000000

Valor Unlt

133,06

MO com LS =>

UndDescrição

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4‘)
Código Banco

11929 SEINFRA

2.7.2.15
UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BOI ->

0,00 LS =>

Valor com BDI =>32,17

165,231,0000000 Preço Total =>Quant =>

Quant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unlt

808,05

MO com LS =>

TotalUndDescrição

TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

Código Banco

16666 SEINFRA

2.7.2,16

808,05UN
INS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

1.003,43195,38

Preço Total => 1.003,43Quant => 1,0000000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unlt

535,90

MO com LS =>

UndDescrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

Código Banco

13476 SEINFRA

2.7.2.17

535,90UN
INS

0,00LS => 0.000,00MO sem LS =>

Valor do BDI -> 665,48Valor com BDI =>129.58

Preço Total => 665,481,0000000Quant =>

Valor Unit

3.965,90

MO com LS =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 .L=S800

Código Banco

14468 SEINFRA

2.7.2.18

3.965,90UNINS
0,00LS=>MO sem LS =>

Valor do BOI ->

0,00

4.924,85958,95

Preço Total *> 14.774,55Quant => 3,0000000

TotalQuant

1.0000000

Valor Unit

3.261,00

MO com LS ->

UndCódigo Banco
14464 SEINFRA

Descrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

2.7.2.19

3.261,00UN
INS

0,00LS => 0,00MO sem LS ->

Valor do BDI =>

0.00

4.049.50Valor com BDI =>788.50

Preço Total => 4.049,501,0000000Quant *>
s

:CfcTotalQuant

1,0000000

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

UndDescrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

Código Banco

13960 SEINFRA

2.7.2.20

478,83UN
INS

0,00LS => 0,00MO sem LS => 0,00

JT--(

On

ru

IV
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) 0DI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Valor do BDI => 115,78 Valor com BDI => 594,61

2,0000000 Preço TolaI => 1.189,22QuanL =>

Valor Unít

535,90

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

Código Banco
13476 SEINFRA

2.7.2.21

535,90UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

665,48129,58

Preço Total => 665,48QuanL => 1,0000000

TotalQuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

786,30

MO com LS =>

UndCódigo Banco
13992 SEINFRA

Descrição

TOCO Cl FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10
2.7.2.22

766,30UN
INS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

976,42190,12

Preço Total => 976,42QuanL => 1,0000000

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

27,72

MO com LS =>

UndCódigo Banco

14242 SEINFRA

Descrição
PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

2.7.2.23

27,72UNINS
0,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 34,426,70

2.478,2472,0000000 Preço Total =>QuanL =>

Valor Unit

16,65

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

UndDescrição
ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 PI ÁGUA

Código Banco

16428 SEINFRA

2.7.2.24

16,65UN
INS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

20,674,02

1.488,2472,0000000 Preço Total =>QuanL =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

207.94

MO com LS =>

Und
Código Banco

13856 SEINFRA

Descrição

FLANGE AVULSO DN100 PN10

2.7.2.25

207,94UN
INS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

258,2150,27

Preço Total => 2.323,89QuanL => 9,0000000

Valor Unit

39,13

Total

39,13

QuanL

1,0000000

UndDescrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE M/kXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16,000 KG, POTÊNCIA OE 189 CV- CHP DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
103138 SINAPI

2.7.2.26
UN

CPU

0,0727000 276.98 20,13CHP5928 SIN/\PICPU_A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPl - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHI 0,1454000 78,05 11.34GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE

CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16,000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENC/VRGOS COMPLEMENTARES

5930 SINAPlCPU_A

22,670,0626000 1,41H88248 SINAPlCPU_A

27,45

MO com LS =>

6,25ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2279000

0.00

Valor com BDI =>

88267 SINAPlCPU_A
11,86

48,59

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

11,86 LS =>

9,46

Preço Total => 631,67Quant => 13,0000000

9.890,07

Total

69,16

89,16

55,30

110,71

CAIXA DOCLORADOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.7.3

2.7.3.1
Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

Quant

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Código Banco
93358 SINAPl

88316 SINAPl

m*CPU

H
CPU_A

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21,55

LS =>

Preço Total => 261,552,3625000Quant =>

Valor Unit

3,23

TotalQuant

1.0000000

UndDescrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV- CHP DIURNO, AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Código Banco

101617 SINAPl

2.7.3.2

3,23m'
CPU

28,21

22,54

35,67

1,43H 0,0507000

0,0760000

0,0016000

88309 SINAPl

88316 SINAPl

91533 SINAPl

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1,71H

0,05CHP

29,36 0,04CHI 0,001600091534 SINAPlCPU_A

MO com LS => 2,110,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,11 LS =>

4,010,78

21,055,2500000 Preço Total =>Quant =>

Total

26,45

Valor Unit

26,45

Und Quant

1,0000000
Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_OB/2023
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOT/VL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15,935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA- CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15-935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Código Banco
93382 SINAPl

2.7.3.3

m’CPU

315.73 1,700.0054000CHP5901 SINAPlCPU_A

* “ “

Ç. ÍÃ' i?78,08 0.040,0006000CHI5903 SINAPlCPU_A CO"
n

Otc
22,54

35,67

17,720,7866000

0,1962000

H88316 SINAPl

91533 SINAPl

CPU_A

CPU_A
6,99CHP

SàíMO com LS => 15,240,0015,24 LS =>MO sem LS =>
D
c
■u

c

o
fv
45
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNP J: 01.612.S25//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Valor com BOI => 32,84Valor do BDI => 6,39

2,3625000 Preço Total => 77,58QuanL =>

Total

2.160,08

Valor Unit

2.160,08

QuanL

1,0000000

UndDescrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM G/ARFO DE

MADEIFLA, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIFtA RESIN/ADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇ/V. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO /ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PlUAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE UAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. /^F_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO /\RMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TFLAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDI/V
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENS/VMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

Código Banco

104488 Próprio

2.7.3.4

m*
CPU

93,62 140,68m* 1,502700092419 SINAPICPU_A

377,07180,28m’ 2,091600092455 SINAPICPU_A

54,22 275,565,0823000m'92514 SINAPICPU_A

37,29KG 2,6967000 13,8392759 SINAPICPU_A

13,5912.94KG 1.050400092760 SINAPICPU_A

6.690,5540000 12,09KG92761 SINAPICPU_A

10.71 212.2219,8152000KG92762 SINAPICPU A

13,29 106,45KG 8,010200092768 SINAPICPU_A

171,3712,40KG 13,820200092769 SINAPICPU_A

513,02 513,021,0000000m’94971 SINAPICPU_A

306,141,0000000 306,14m’103670 SINAPICPU_A

MO com LS => 530,22

2.682,38

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522,30

1,0500000 Preço Total => 2.816.49Quant. =>

Valor Unit

60,04

Total

60,04

Quant

1,0000000

UndDescrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Código Banco
103323 SINAPI

2.7.3.5
m'CPU

703,46 7,310,0104000m’ARGAMASSA TFíAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
/\F_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PAFtA ALVENARIA, FIO D = *1.20 A 1.70* MM.

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

87369 SINAPICPU_A

28.21

22,54

16,640.5900000

0.2950000

0,4200000

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SIN/\PI

CPU_A

CPU_A
6,64H

1.102,62MINS



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66*/; (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALlTlCÃ
CENTO 0,0050000

13,6000000

40,33 0,20PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CEFÍAMICO / TIJOLO VAZADO PPSKA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9

X19X39CM(NBR 15270)

00037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

2,07 28,15UNINS

MO com LS => 17.25

74,55

17.25

14,51

LS => 0,00

Valor com BOI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

449,20Quant=> 6,0255000 Preço Total ->

Valor Unit

5,08

TotalUnd QuanL

1,0000000
Descrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_0$/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.7.3.6 Código Banco
87878 SINAPI 5,08m'CPU

0,0037000 702.54 2,59m*87377 SINAPICPU_A

28,21

22,54

MO com LS =>

1,92H 0,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BOI =>

88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A 0,57H

2,23LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,23

6.301,22

Preço Total => 75,92Quant. => 12,0510000

Valor Unit

24,82

Total

24,82

Und Quant.

1,0000000
Descrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Código Banco
87547 SINAPI

2.7.3.7

m*CPU

12,070,0213000 566,82m’ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNIC/VASSENT/VMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/kRES

87292 SINAPICPU_A

9,870,3500000

0,1280000

0.00

Valor com BDI =>

28.21

22,54

MO com LS =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A 2,88H

10,07

30,82

10.07 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 6,00

742,82QuanL => 24,1020000 Preço Total =>

Total

732,26

QuanL

1,0000000

Valor Unit

732,26

UndDescrição

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H E
PRESÃO DE OÀ 15 BAR

Encargos Complementares - Eletricista

Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0.5 à 15 l/h e pressão de 0 ã 15 bar

Código Banco
8722 ORSE

2.7.3.8

unCPU

3,601,0000000

1,0000000

3,60h10552 ORSE

8979 ORSE

CPU_A
707,63 707.63unINS

21,03

MO com LS =>

21.03

21,03

909,32

H 1.0000000

0,00

Valor com BDI =>

ELETRICISTA (HORISTA)00002436 SINAPIINS

21,03

177.06

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => co-
n

■OkxPreço Total => 909,32Quant. => 1,0000000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ;01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% {HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
QuanL

1,0000000

Valor Unit

113,66

Total

113,66

UndCódigo Banco
946SS SINAPI

Descrição

TUBO. PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI8RA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.7.3.9
MCPU

12,190,5380000 22.67H88248 SINAPICPU_A

14,76

86,65

0,5380000

0,9420000

0,0300000

0.00

Valor com BDI =>

27,45

91,99

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00009870 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU A

MINS

2,06 0,06UNINS
MO com LS => 18,35

141,14

LS =>MO sem LS ->

Valor do BOI =>

18,35

27,48

Preço Total => 141,14QuanL => 1,0000000

Total

550,87

QuanL

1,0000000

Valor Unit

550,87

UndCódigo Banco

94501 SINAPI

Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.7.3.10

UNCPU

0,7225(X)0 22,67 16,37H88248 SINAPICPU_A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M {L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)

0.7225000

0,0452000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

14,93

514,00

MO com LS =>

19,83H88267 SINAPI

00003148 SINAPI

00006027 SINAPI

CPU_A
0,67UNINS

514,00

24,65

684.07

UNINS
LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

24,65

133,20

Preço Total => 2.736,28QuanL => 4,0000000

QuanL

1,0000000

Valor Unit

240,89

Total

240,89

UndDescrição

JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILI/U^ DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENT/\RES

Código Banco
94686 SINAPI

2.7.3.11

UNCPU

22,67 10.99H 0,485000088248 SINAPICPU_A

13,31

207,66

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO PVC, SOLDÁVEL. 90 GRAUS. 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CMS

LIXA D-AGUA EM FOLHA, GRAO 100

0,4850000

1,0000000

0,2890000

0,0760000

0,0480000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

207,66

16,02

55,61

H88267 SINAPI

00003530 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UNINS

4,62UNINS

4,22UNINS

0,092,06UNINS
MO com LS => 16,54

299,13

16,54

58.24

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,0000000 Preço Total => 598,26QuanL =>

— VI 5TotalValor Unit

8,38

Und QuanL

1,0000000

crDescrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OE
ÁGUA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Código Banco
89408 SINAPI

2.7.3.12 rs

8,38UN CbCDCPU

Ç>n
OC

*D

●M



>)

PREFÊITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDl: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
H 0.1359000 22,67 3.08AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENC/VRGOS COMPLEMENTARES88248 SINAPICPU_A

3.730.1359000

0,0071000

1.0000000

0,0080000

0.0302000

0,00

Valor com BDl =>

27.45

49.09

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

/VDESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 'SSO' GR

JOELHO PVC. SOLDAVEL, 90 GRAUS. 25 MM. COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3

LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100

H88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00003529 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
0.34UNINS

0.73 0.73UN
INS

55,61 0.44UN
INS

0,062,06UN
INS

MO com LS => 4.63LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

4,63

10.402,02

Preço Total => 20,80Quant. => 2,0000000

Valor Unil

214,18

Total

214,18

Und Quant

1,0000000
Descrição

TÊ, PVC. SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 06/2016

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94701 SINAPI

2.7.3.13
UNCPU

22,67 14.64H 0,646000088248 SINAPICPU_A

17,73

168,36

0,6460000

1,0000000

0.4330000

0,1140000

0,0970000

0,00

Valor com BDl =>

27,45

168.36

16.02

55.61

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE SOLDAVEL, PVC. 90 GRAUS, 110 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100

H88267 SINAPI

00007146 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UNINS

6.93UNINS

6,33UN
INS

2,06 0,19UN
INS

22,05

265,96

MO com LS =>22,05

51,78

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI=>

Preço Total -> 531,92Quant => 2,0000000

Valor Unit

188,79

Total

188,79

Quant

1,0000000

UndDescrição

TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENC/VNADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

94702 SINAPI

2.7.3.14

CPU
UN

22,67 14,640,6460000H88248 SINAPICPU A

0,6460000

1,0000000

0,4330000

0,1140000

0,0970000

0,00

Valor com BDl =>

27.45

142.97

16,02

55,61

17,73

142,97

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE DE REDUCAO. PVC. SOLDAVEL, 90 GRAUS. 110 MM X 60 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00007106 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UN

INS
6,93UNINS
6,33UN

INS
2.06 0.19UN

INS
MO com LS => 22,05

234.43

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

22,05

45,64

X -r-z

Preço Total *> 468,86Quant s> 2,0000000

Total

15,66

Quant

1,0000000

Valor Unit

15,66

UndDescrição

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM. INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Código Banco
103968 SINAPI

2.7.3.15
UN

CPU

11



>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.$12.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 0.0736000 22,67 1,66AUXILIAR DE ENCAN/\DOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88248 SINAPICPU_A

27,45

49,09

10,22

2.010.0735000

0.0141000

1.0000000

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
/\DESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850' GR

BUCHA DE REOUCAO DE PVC, SOLDAVEL. LONGA, COM 60 X 25 MM. PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA/ LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CMS

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

H88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00000816 SINAPI

CPU_A
0.69UN

INS
10.22UN

INS

1.0555,610.0190000

0,0166000

0,00

Valor com BDI =>

UN00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

INS
0.032.06UN

INS
MO com LS => 2.50LS *>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

2.50

19.443.78

Preço Total => 38,88QuanL => 2,0000000

13.159,66

Total

89,16

89,16

55,30

110,71

CAIXA DO MACROMEDIDOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.7.4

2.7.4.1
Valor Unit

69,16

22.54

MO com LS =>

Und QuanL

1,0000000

3,9560000

Código Banco

93356 SINAPI

88316 SINAPI

m’
CPU

H
CPU_A

LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21,55 Valor com BOI =>

Preço Total => 415,163,7500000Quant. =>

Valor Unit

3,23

TotalQuanL

1,0000000

UndDescrição

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACT/V30R DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Código Banco
101617 SINAPI

2.7.4.2
3,23m’

CPU

28,21

22,54

35,67

1.430,0507000

0,0760000

0.0016000

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1.71H

0.05CHP

0.0429,36CHI 0,001600091534 SINAPICPU_A

MO com LS => 2.110,00

Valor com BDI =>

2,11 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 4,010,78

Preço Total => 10,022,5000000Quant. =>

Total

26,45

Quant.

1,0000000

Valor Unit

26,45

UndDescrição

REATERRQ MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF 08/2023

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA- CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE T/WQUE DE AÇO
PARA TR/\NSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
93382 SINAPI

2.7.4.3
m’

CPU

1,70315,73CHP 0,00540005901 SINAPICPU_A

■j-

cr

78,08 0,04CHI 0,00060005903 SINAPICPU_A

22.54 17.720,7866000H88316 SINAPICPU_A



)>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI -01/2024 - M.SBC -02/2024 - MA,ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA -027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% {HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 35,67 6,9991533 SINAPICPU_A

MO com LS => 15,24

32,84

MO sem LS =>

Valor do GDI =>

15,24 LS => 0,00

Valor com BOI =>6,39

2,3625000 Preço Total => 77,58QuanL =>

Total

2.160,08

QuanL

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

UndCódigo Banco

104488 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK * 26 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MW3EIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 OE 5,0 MM - MONTAGEM. M=_QQI2022

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PIL4R OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA OE CIMENTO/AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREP/^0 MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. M=_Q2I2Q22

2J.AA

m’
CPU

1,5027000 93,62 140,68m’92419 SINAPICPU_A

180,28 377,07m^ 2,091600092455 SINAPICPU_A

275,565,0823000 54.22m’92514 SINAPICPU_A

37.292.6967000 13,83KG92759 SINAPICPU_A

13,59KG 1,0504000 12.9492760 SINAPICPU A

6,69KG 0.5540000 12,0992761 SINAPICPU_A

212.2219.8152000 10,71KG92762 SINAPICPU_A

106.45KG 8,0102000 13,2992768 SINAPICPU_A

171,3712,40KG 13,820200092769 SINAPICPU_A

513,021,0000000 513,02m'94971 SINAPICPU A

306,141,0000000 306,14m^103670 SINAPICPU A

MO com LS => 530,22

2.682,38

530,22

522,30

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,1250000 Preço Total => 335,29QuanL =>

Valor Unlt

60,04

Total

60,04

Und QuanL

1,0000000
Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Código Banco

103323 SINAPI

2.7.4.S
m’

CPU

» T- -C

c

703,46 7.31m’ 0.0104000ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNIC/VASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
/\F_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87369 SINAPICPU_A

16,640,5900000 28.21H88309 SINAPICPU A



)>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.ei2.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA,ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% <HORA) 69,90% (MÊS) 801:24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
H 0,2950000

0.4200000

22,54 6,64SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEOACAO, FUROS NA VERTICAL., 9

X19X39CM(NBR 15270)

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A
2,62 1,10MINS

0,20CENTO 0,0050000

13,6000000

40,3300037395 SIN/U^I

00037592 SINAPI

INS

28,15UN 2,07INS

17,25

74,55

LS => 0,00 MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

17,25

14,51 Valor com BDI =>

12,0000000 Preço Total => 894,60Quant. =>

TotalQuanL

1,0000000

Valor Unit

5,08

UndDescrição

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÜMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREP/^0 MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
87878 SINAPI

2.7.4.6

5,08m'CPU

0,0037000 702,54 2,59m’87377 SINAPICPU A

1,92H 0,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDl =>

28,21

22,54

MO com LS =>

88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
0,57H

LS => 2,23MO sem LS =>

Valor do BDl =>

2.23

6,301,22

Preço Total => 151,20Quant. => 24,0000000

Total

24,82

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

24,82
Descrição

MASSA ÜNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Código Banco
87547 SINAPI

2.7.4.7

m’CPU

12,07m’ 0,0213000 566,82ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÜNICA/ASSENTAMÊNTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU_A

9,870,3500000

0,1280000

0,00

Valor com BDl =>

28,21

22,54

MO com LS =>

H88309 SINAPI

68316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
2,88H

10,07

30,82

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

10,07 LS =>

6,00

Preço Total => 739,68Quant. => 24,0000000

QuanL

1,0000000

Valor Unit

487,40

MO com LS =>

TotalUndDescrição
CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

Código Banco
13425 SEINFRA

2.7.4.8

487,40UN
INS

LS => 0.00 0.00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00

605.25Valor com BDl =>117,85

Preço Total => 2.421.00QuanL => 4,0000000

C)5
Total

478,83

QuanL

1,0000000

Valor Unit

478,83

UndDescrição
TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

Código Banco

13960 SEINFRA

2.7.4.9

UN
INS

On
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

BDl: 24,18%		NÃO DESONERADOS : 112 68% (HORA) 69,90% (MÉS)sociAi

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00

115,78

LS => 0,00

Valor com BDl =>

MO com LS => 0,00

594,61

2,0000000 Preço Total => 1.189,22QuanL =>

Valor Unit

514,27

MO com LS =>

Und QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Total
Descrição

JUNTA GIBAULT DN 100

Código Banco
13892 SEINFRA

2.7,4.10
514,27UN

INS
LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00

124,35 638,62

Preço Total =>Quant. => 2,0000000 1.277,24

QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Valor Unit

4.196,62

MO com LS =>

TotalUnd
Descrição
HIDRÓMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60mVh, Dn 100mm - COMPLETO

Código Banco
I8667 SEINFRA

2.7.4.11
UN 4.196,62

INS
LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00

5.211,361.014,74

1,0000000 Preço Total => 5.211,36Quant. =>

QuanL

1,0000000

Valor Unit

39,13

Total

39,13

Und
Descrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA {NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV- CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11.7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

103138 SINAPI

2.7.4.12
UN

CPU

0,0727000 276,98 20,13CHP
5928 SINAPICPU_A

0,1454000 78.05CHI 11,34
5930 SINAPICPU_A

22,67H 0.0626000 1.41
88248 SINAPICPU_A

0,2279000

0,00

Valor com BDl =>

27,45

MO com LS =>

6,25HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88267 SINAPICPU_A
LS => 11,86

48,59

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

11,86

9,46

Preço Total ~>Quant. => 9,0000000 437,31

290,91

Total

14,48

ABRIGO PARA QUADRO ELETRICO

Descrição

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

2.7.5

2.7.5.1
Valor Unit

14,48

Und QuanL

1,0000000
Código Banco
88489 SINAPI

m’
CPU

H 0,1631000

0,0544000

0,2285000

0.00

Valor com BDl =>

30,71

22,54

36,17

MO com LS =>

5,00
88310 SINAPI

88316 SINAPI

00007356 SINAPI

CPU_A

CPU_A

!

Wgi
JOn

1.22H

8.26L
INS

LS => 4.08MO sem LS =>

Valor do BDl =>

4,08

3,50 17.98
\

16,1800000 Preço Total => 290,91Quant. ->

if,
NJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALlTlCA

2.247.318,35

2.076.776,59
UNIDADES DE RESERVAÇÃO
UNIDADE 01 - RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO ELEVADO CAP_1.000,00M3, TORRE
DE 10,OOM

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AFJO/2018
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10" ● CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4.5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO//^EIA
MÉDIA/ BRITA 1) ● PREPARO MANUAL. AF_05/2021

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018
SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X T CM, EM MACAFÍANDUBA/MASSARANDU8A , ANGEÜM,

PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO ’6 X 6" CM, EM MACAFWJDUBA/MASSARANDUBA, ANGEÜM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DEACO POLIDO COM CABECA 17X21 (2 X 11)

TINIA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

TABUA *2,5 X 23‘ CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

3

3.1

4.600,30

Total

62,95

3.1.1

Valor Unit

62,95

Quant.

1,0900000

UndCódigo
99059

Banco

SINAPI

3.1.1.1

MCPU

8,2523,17

27,86

29,80

0,3563000

0,7125000

0,0039000

HCPU_A

CPU_A

CPU_A

68239

68262

91692

SINAPI

SINAPI

SINAPI

19,85H

0,11CHP

0.4728,52CHI 0,0168000CPU_A 91693 SINAPI

2,09455.700,004600094974 SINAPICPU A

3,902,601,5000000

0,7445000

UNCPU_A 99062

00004417

SINAPI

SINAPI 6,038,11MINS

12.0129,130.4125000MINS 00004433 SINAPI

2,3220,99

36,17

12,74

MO com LS =>

0,1110000

0,0256000

0,5500000

0,00

Valor com BDI =>

KGINS 00005068

00007356

00010567

SINAPI

SINAPI

SINAPI

0,92LINS

7.00MINS

22,36

78,17

22,36

15.22

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4.600,30Preço Total =>56,8500000QuanL =>

36.665,04

Total

147,57

MOVIMENTO DE TERRA

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3.1.2

3.1.2.1 Valor Unit

147,57

QuanL

1,0000000

UndCódigo

96522

Banco

SINAPI m’CPU

47,47

100.10

94.94

183,25

28,21

22,54

MO com LS =>

1,6830000

4,4410000

0,00

Valor com BDI =>

HCPU_A

CPU_A

88309

88316

SINAPI

SINAPI H

94,94

35,68

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

33.912,24Preço Total =>185,0600000Quant. =>

TotalValor Unit

22,41

315.73

QuanL

1,0000000

0.0054000

UndCódigo
104737

Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, C/\RGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA- CHP DIURNO. AF 06/2014

3.1.2.2 Banco

SINAPI

SINAPI

22,41m’CPU
1.70CHPCPU A 5901

n

;o

o
NJ



> ;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHI 0.0006000 78,08 0,04CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTlL MAXIMA

15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

5903 SINAPICPU_A

19.850,8809000

0,0942000

22.54H88316 SINAPI

91277 SINAPI

CPU_A

CPU_A
8,79 0.82CHP

12,46

27,82

MO com LS =>LS => 0.00

Valor com BOI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

12,46

5,41

1.694,5160,9100000 Preço Total =>QuanL =>

TotalValor Unit

3,95

Und QuanL

1,0000000
Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M* - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M* /111 HP) E DESCARGA UVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
100962 SINAPI

3.1.2.3
8,95m*

CPU

1,69204,71CHP 0,00830005631 SINAPICPU_A

0,8984.80CHI 0.01050005632 SINAPICPU_A

5,29267,58CHP 0,019800091386 SINAPICPU_A

78,67 1,080,0138000CHI
CPU_A 91387 SINAPI

1,27MO com LS =>LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

1,27

11,112.16

Preço Total => 676,7160,9100000Quant. =>

Valor Unit

3,15

TotalQuant

1,0000000

UndDescrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA- CHI DIURNO, AF_06/2014

Código Banco
93588 SINAPI

3.1.2.4
3,15M3XKM

CPU

2,800.0105000 267,58CHP91386 SINAPICPU_A

0,3578,67CHI 0,004500091387 SINAPICPU_A

MO com LS => 0.400,00

Valor com BDI =>

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,40

3.910,76

2.381.58609,1000000 Preço Total»Quant. =>

385.047,85

Total
INFRAESTRUTURA

Descrição

3.1.3

3.1.3.1
Valor UnitQuantUnd

Código Banco
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

1,0000000 127,22 127,22MESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M* - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1.7 A 2,8 M’ /128 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3>. AF_07/2020

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO,

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA OE
137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO,

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE
137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE M/ÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO, AF_06/2015

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTAGEM DE ARMADURA OE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M“, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA OE 1, SLUMP =

130 +/- 20 MM. EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CPU 100897 SINAPI

1,419.000.1571000m’100973 SINAPICPU_A

6,2922,54

410,45

0,2795000

0,0342000

H88316 SINAPI

90680 SINAPI

CPU_A
CPU A 14,03CHP

10,800,0612000 176,62CHI90681 SINAPICPU_A

0.76120,290.0064000

1,3913000

0,0524000

HCPU_A

CPU_A

CPU_A

90778 SINAPI

95579 SINAPI

97913 SINAPI

11,548,30KG

0,173,32M3XKM

576,58 82,220,1426000m’00038405 SINAPIINS

7,30MO com LS ->0,00

Valor com BDI =>

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

7,30

157,9830,76

70.143,12Preço Total =>Quant. => 444,0000000

Total

455,70

Valor Unil

455,70

Quant.

1,0000000

UndCódigo Banco
94974 SINAPI

Descrição

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ●
PREPARO MANUAL. AF_07/2016

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEOOR (RETIF^DO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

3.1.3.2

m*CPU

141.68

66.16

197,03

50,83

87,87

565,88

22,54

77,50

6,2858000

0,8538000

218,9300000

0.5971000

0,00

Valor com BDI =>

H88316 SINAPI

00000370 SINAPI

00001379 SINAPI

00004721 SINAPI

CPU_A
m’INS

0,90KGINS

85,13

MO com LS =>

m’INS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

87,87

110,18

41.302,78Preço Total =>72,9886000Quant. =>

Total

141,51

Valor Unit

141,51

Quant.

1,0000000

UndCódigo Banco
96540 SINAPI

Descrição

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

3.1.3.3

m'CPU

ÇiJ-s
20,43

59.67

23,17

27.86

29.80

0,8820000

2.1420000

0,0240000

HAJUD/\NTE OE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANC/VDA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

88239 SINAPI

88262 SINAPI

91692 SINW=>I

CPU_A

CPU_A

CPU_A

H

0.71CHP

2,7928,520.0980000CHICPU_A 91693 SINAPI

(
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68%/HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m’ 0,3340000 60,33 20.15CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA

FORMA DE CONCRETO. DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA

EM AGUA

PONTALETE 'T.S X 7,5‘ CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

SARRAFO -2.5 X 7,5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA
PREGO DEACO POLIDO COM CABECA 17X24 (2 1/4X11)

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

00001358 SINAPIINS

0.0910.020,0095500L00002692 SINAPIINS

17,541,5550000

1.7960000

0,0340000

0,6000000

0,0130000

0.0320000

0,00

Valor com BDI =>

11.28M00004491 SINAPI

00004517 SINAPI

00005073 SINAPI

00006212 SINAPI

00020247 SINAPI

00040304 SINAPI

INS
7,073.94M

INS
0,7221,39

18,70

23,24

25,90

MO com US =>

KG
INS

11,22M
INS

0,30KG
INS

0,82KG
INS

56,83

175,72

56.83

34,21

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Preço Total => 22.326,98127.0600000Quant. =>

Total

13,73

QuanL

1,0000000

Valor Unit

13,73

Und
Descrição

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLjASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18BWG.D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

Código Banco
96546 SINAPI

3.1.3.4
KG

CPU

1.0223,26

28,00

0.0440000

0,1160000

1,0000000

0,4800000

H
88238 SINAPI

88245 SINAPI

92803 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

3,24H

8,928.92KG

0.100.22UN
INS

0,450.0250000

0.00

Valor com BDI =>

18,27

MO com LS =>

KG00043132 SINAPIINS
3,07LS =>3,07MO sem LS =>

Valor do BDI => 17,043,31

Preço Total => 6.679,68392,0000000Quant. =>

Total

10,56

Valor Unit

10,56

Quant

1,0000000

UndDescrição

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017
AJUD/yJTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCUU\R COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO. PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)

Código Banco

96547 SINAPI

3.1.3.5
KG

CPU

0,5123,26

28.00

0,0220000

0,0680000

1,0000000

0,3060000

H
88238 SINAPI

88245 SINAPI

92804 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1,90H

7,64 7,64KG

0,060,22UN
INS

0,450.0250000

0,00

Valor com BDI =>

18,27

MO com LS =>

KG
00043132 SINAPIINS

1,731,73 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 13,112.55

11.405,70Preço Total =>870,0000000Quant. =>

^0=TotalValor Unit

9,81

Quant

1,0000000

Und
Descrição

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017
AJUDANTE DE TkRMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
96548 SINAPI

3.1.3.6
9,81KG

CPU

3:5
0.3723.260,0160000H

88238 SINAPICPU_A

Oc:

c><

* KJ

£>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.S25//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 0.0495000

1.0000000

0.1975000

28,00

7,57

.38ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZJDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

CPU_A

CPU_A

88245

92805

00039017

SINAPI

SINAPI

SINAPI

7.57KG

0,040,22UNIN5

0,4518,27

MO com LS =>

0,0250000

0.00

Valor com BDI =>

KGSINAPIIN5 00043132

1,22LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,22

12,182,37

36.576.54Preço Total =>3.003,0000000Quant. =>

Total

10,67

Valor Unit

10,67

Quant

1,0000000

UndCódigo
96549

Banco

SINAPI

Descrição

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM ●

MONTAGEM. AF_06/2017

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO. PARA

VERGALHAO *4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME REC02IDO 16 BWG. D = 1.65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

3.1.3.7

KGCPU

0,2723,26

28,00

0.0120000

0,0365000

1.0000000

0,1360000

H88238

88245

92806

00039017

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1,02H

8,918.91KG

0,020,22UNINS

0,4518.27

MO com LS =>

0.0250000

0,00

Valor com BDI =>

KGINS 00043132 SINAPI

0.890,89 LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI=> 13,252,58

24.751,00Preço Total =>1.868.0000000Quant, =>

Total

10,29

Valor Unil

10,29

Quant

1,0000000

UndCódigo
96550

Descrição

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, O = 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

3.1.3.8 Banco

SINAPI KGCPU

0,1923,26

28,00

0,0085000

0,0260000

1,0000000

0,0960000

HSINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

88238

88245

92798

00039017

0.72H

8,918,91KG

0,020,22UNINS

0,4518,27

MO com LS =>

KG 0.0250000

0,00

Valor com BDI =>

INS 00043132 SINAPI
0,64LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,64
12.772,48

17.303,35Preço Total *>1.355,0000000Quant. =>

Total

754,22

Valor Unit

754,22

Quant

1,0000000

UndCódigo
96555

Banco

SINAPI

Descrição

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO

DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DÊ PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÂSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÂSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

3.1.3.9

CPU

-r —

= 7'?68,40

64,96

28,21

22,54

2,4250000

2,8820000

0,3400000

HCPU_A

CPU_A

CPU_A

88309

88316

90586

SINAPI

SINAPI

SINAPI

çr rt
H

per0.431.27CHP

0,530,491,1010000CHICPU_A 90587 SINAPI

NJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68V. (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
m’ 1,1600000 534,40 619,90CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CPU A 94972 SINAPI

141,45

936.59

MO com LS =>0,00

Valor com BDI =>

141,45

182,37

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

116.277,64Preço Total =>124,1500000Quant. =>

Total

17,27

Valor Unit

17,27

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco
9S601 SINAPI

Descrição

ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM.
AF_05/2021

MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR

MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO- AF_01/2021

MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR

MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. Af_0V2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3.1.3.10

UNCPU

4,7823.87CHI 0,2003000102274 SINAPICPU_A

4.3126,520,1627000CHP102275 SINAPICPU_A

8,1822,54

MO com LS =>

0,3630000

0,00

Valor com BOI =>

H88316 SINAPICPU_A
10,61

21,44

10,61 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 4,17

793,28Preço Total =>37,0000000Quant. =>

Total

59,40

Valor Unit

59,40

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco

98554 SINAPI

Descrição

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA. 3
DEMÃOS. AF_09/2023
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENC/V^GOS COMPLEMENT/\RES

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA MONOCOMPONENTE

3.1.3.11

m’CPU

3,0023.36

28,21

33.60

MO com LS =>

0,1286000

0,5703000

1,2000000

0,00

Valor com BDI =>

HCPU_A

CPU_A

88243 SINAPI

88270 SINAPI

00043147 SINAPI

16,08

40.32

13,03

73,76

H

KGINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

13,03

14,36

Preço Total => 37.487.78508,2400000Quant. =>

1.176.122,88

Total

13,83

MESOESTRUTURA

Descrição

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18BWG.D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

3.1.4

3.1.4.1 Valor Unit

13,83

Quant

1,0000000

UndCódigo Banco

92759 SINAPI KGCPU

0,4023,26

28,00

0,0175000

0,1069000

1,0000000

1,1900000

HCPU_A

CPU_A

CPU_A

88238 SINAPI

88245 SINAPI

92800 SINAPI

00039017 SINAPI

2,99H

9,739,73KG

0,260,22UNINS

0,4518,27

MO com LS =>

KG 0.0250000

0,00

Valor com BDI =>

INS 00043132 SINAPI

3,56LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

3,56
X "C

17.173,34

5.563,08Preço Total =>324,0000000Quant. =>

TotalValor UnitQuantUndCódigo Banco Descrição3.1.4.2



f

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-Í0

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI. 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
1,0000000 12,94 12,94KGARMAÇÃO DE PILAR OU \^GA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 8WG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 8WG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)

CPU 92760 SINAPI

0.3023,26

28,00

0,0129000

0,0790000

1,0000000

0,9700000

HCPU_A

CPU_A

CPU_A

88238

88245

92801

00039017

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.21H

9,779,77KG

0,22 0,21UNINS

0,4518.27

MO com LS =>

0,0250000

0,00

Valor com BDI =>

KG00043132 SINAPIINS

2,36LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.36

16,063.12

17.521,46Preço Total =>1.091,0000000Quant. =>

Total

12,09

Valor Unit

12,09

Quant

1,0000000

UndCódigo
92761

Banco

SINAPI

Descrição

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO. PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

3.1.4.3

KGCPU

0,2123,26

28.00

H 0,0092000

0,0561000

1.0000000

0.7430000

CPU_A

CPU_A

CPU_A

88238

88245

92802

00039017

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

1,57H

9,709,70KG

0,160,22UNINS

0,4518.27

MO com LS =>

KG 0,0250000

0,00

Valor com BDI =>

INS 00043132 SINAPI

1,55LS=>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,55

15,012,92

7.429,95Preço Total =>Quant. => 495,0000000

Total

10,71

Valor Unit

10,71

Quant

1,0000000

UndCódigo
92762

Banco

SINAPI

Descrição

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO "4,2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 MM (0.01 KG/M)

3.1.4.4

KGCPU

0,1423,26

28,00

0,0064000

0,0392000

1,0000000

0.5430000

HCPU_A

CPU_A

CPU_A

88238

88245

92803

00039017

SINAPI

SIN/LPI

SINAPI

SINAPI

1,09H

8,928,92KG

0.110.22UNINS

0,4518,27

MO com LS =>

0.0250000

0,00

Valor com BOI =>

KGSINAPIINS 00043132

1,03LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI ->

1,03

13,292,58

9.967,50Preço Total =>Quant => 750,0000000

Total

8,97

Valor Unit

8,97

Quant

1,0000000

UndCódigo

92763

3.1.4.5 Banco

SINAPI

Descrição

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM ■ MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENC/\RGOS COMPLEMENT/\RES

ARM/VDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. /»lF_06/2022

O*

KGCPU

0,0923,26

28.00

0,0042000

0,0257000

1,0000000

HSINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

88238

88245

92804

0,71H

7.647,64KG

Oi
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,6B^^ (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
UN 0,3670000 0.22 0.08ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. O = 1,25 MM (0,01 KG/M)

1NS 00039017 SINAPI

0,4518,27

MO com LS =>

KG 0,0250000

0,00

Valor com BDI =>

00043132 SINAPIINS
0,65LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.65

11,132,16

5.609,52Preço Total =>504,0000000Quant. =>

TotalValor Unit

8,67

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco
92764 SINAPI

Descrição

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTIUZANDO AÇO CA-SO DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, O = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, O = 1,25 MM (0.01 KG/M)

3.1.4.6

8,67KGCPU

0,0723,26

28,00

0.0032000

0.0194000

1,0000000

0,2120000

H88238 SINAPI

88245 SINAPI

92805 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

0,54H

7,577,57KG

0,040,22UNINS

0.4518.27

MO com LS =>

0,0250000

0.00

Valor com BDI =>

KG00043132 SINAPIINS

0,450,45 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 10,762,09

49.926,40Preço Total =>4.640,0000000QuanL =>

Total

9,85

Valor Unit

9,85

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco
92765 SINAPI

3.1.4.7 Descrição

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M)

KGCPU

0,0523,26

28,00

0.0025000

0,0152000

1.0000000

0.1130000

H88238 SINAPI

88245 SINAPI

92806 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0.42H

8.918,91KG

0,020,22UNINS

0,4518,27

MO com LS =>

0,0250000

0,00

Valor com BDI =>

KG00043132 SINAPIINS
0,34LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,34

12,232,38

12.768,12Preço Total =>1.044,0000000QuanL =>

Total

12,40

Valor Unit

12,40

Quant.

1,0000000

UndCódigo Banco
92769 SINAPI

Descrição

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

3.1.4.8

KGCPU

0,2223,26

28,00

0,0098000

0,0597000

1.0000000

1,3330000

H88238 SINAPI

88245 SINAPI

92801 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1,67H
X-rn9,779.77KG

0,290,22 O*UNINS

Occ
0,4518,27

MO com LS =>

0,0250000KG -SC00043132 SINAPIINS

1,950,001,95 LS =>MO sem LS => CS
-SM

k.C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURiTUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.52S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA
2,99 Valor com BDI => 15.39Valoí do BDI=>

8.726,13Preço TolaI =>Quant. => 567,0000000

ToUl

11,58

QuanL

1,0000000

Valor Unit

11,58

UndDescrição

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 OE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLÁSTICO. PARA

VERGALHAO *4,2 A 12.5‘ MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1.65MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

Código Banco
92770 SINAPI

3.1.4.9
KG

CPU

0,1523,26

28,00

0.0066000

0.0403000

1.0000000

0.7280000

H
88238 SINAPI

88245 SINAPI

92802 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU_A

1,12H

9,70 9,70KG

0,160,22UN
INS

0,450.0250000

0,00

Valor com BDI =>

18,27

MO com LS =>

KG00043132 SINAPIINS
1,20LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,20

14,382,80

Preço Total => 3.825,08266,0000000Quant. =>

Total

10,25

QuanL

1,0000000

Valor Unit

10,25

Und
Código Banco
92771 SINAPI

Descrição

ARMAÇÃO DE LAJE OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM ■ MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA OE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCUU^R COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D * 1,65 MM (0,016 KGM) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)

3.1.4.10
KG

CPU

0,0923,26

28,00

H 0,0042000

0,0259000

1,0000000

0,3570000

88238 SINAPI

88245 SINAPI

92803 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0.72H

8.928.92KG

0,070,22UN
INS

0.4518.27

MO com LS =>

KG 0,0250000

0.00

Valor com BOI =>

00043132 SINAPIINS
0.75LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,75

12,722,47

10.061,52Preço Total =>Quant. => 791,0000000

Valor Unit

8,57

Total

8,57

QuanL

1,0000000

UndDescrição

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 12,5 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARM/\DOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)

Código Banco
92772 SINAPI

3.1.4.11
KGCPU

0.0523.26

28.00

0,0023000

0,0143000

1.0000000

0,1470000

H88238 SINAPI

88245 SINAPI

92804 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0.40H

7.64 7.64KG

0.030,22UN
INS

18,27

MO com LS =>

0,450,0250000

0.00

Valor com BDI =>

KG00043132 SINAPIINS
0,40LS =>MO sem LS “>

Valor do BDI

0,40

10,642.07
cr

19.098,80Preço Total =>1.795.0000000Quant. =>

Valor Unit TotalQuanLUndDescriçãoCódigo Banco3.1.4.12

o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
KG 1,0000000 6,39 8,39ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-SO DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. /VF_06/2022
ARAME REC021DO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1.25 MM (0,01 KG/M)

92773 SINAPICPU

0.0423,26

28,00

0,0020000

0,0121000

1,0000000

0,0250000

0,00

Valor com BDI =>

H88238 SINAPI

88245 SINAPI

92805 SINAPI

00043132 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0.33H

7,577,57KG

0,4518,27

MO com LS =>

KGINS
0,29LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,29

10,412,02

52.601,73Preço Total =>5.053,0000000Quant. =>

TotalValor Unit

9,70

Quant

1,0000000

UndDescrição

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-SO DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
AJUD/\NTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022
ARAME REC02ID0 16 BWG. D = 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

Código Banco
92774 SINAPI

3.1.4.13

9,70KGCPU

0,0423,26

28,00

0,0018000

0,0108000

1,0000000

0,0260000

0,00

Valor com BOI =>

H88238 SINAPI

88245 SINAPI

92806 SINAPI

00043132 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0,30H

8,918,91KG

0.4518.27

MO com LS =>

KGINS
0,24LS =>0.24MO sem LS =>

Valor do BDI => 12,042,34

41.778,80Preço Total =>3.470,0000000Quant =>

Total

13,53

Valor Unit

13,53

Quant.

1,0000000

UndCódigo Banco
92917 SINAPI

Descrição

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.4.14
KGCPU

0,3823,26

28,00

0.0166000

0,1015000

1,0000000

0,7430000

HAJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5' MM. COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

88238 SINAPI

88245 SINAPI

92802 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

2,84H

9,709,70KG

0,160,22UN
INS

0.4518,27

MO com LS =>

KG 0,0250000

0,00

Valor com BDI =>

00043132 SINAPIINS
2,64LS =>2.54MO sem LS =>

Valor do BDI => 16,803,27

8.316,00Preço Total =>495,0000000Quant =>

Total

11,72

Valor Unit

11,72

Quant

1,0000000

Und
Código Banco
92919 SINAPI

Descrição

ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2Q22

3.1.4.15
KGCPU

0.2623,26

28.00

0.0116000

0,0709000

1,0000000

0,5430000

HAJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

88238 SINAPI

88245 SINAPI

92803 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

CO-1.98H n

Occ8,928.92KG

0,110,22UNINS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
KG 0.0250000

0,00

Valor com BDI =>

18,27

MO com LS =>

0.45

1.71

14.55

ARA/vIE RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 8WG. D = 1.25 MM (0,01 KG/M)00043132 SINAPIINS

1,71 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 2.83

Preço Total => 33.319,50Quant. => 2.290,0000000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

9,63

Und
Descrição

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTIUZANDO AÇO CA-SO DE 12,5 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022

Código Banco
92921 SINAPI

3.1.4.16
9,63KG

CPU

23.26

28,00

0,170.0076000

0,0464000

1,0000000

0,3670000

HAJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_O6/2022
ESPACADOR / DISTANCI/VDOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

88238 SINAPI

88245 SINAPI

92804 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1.29H

7,647,64KG

0,080,22UN
INS

0,4518,27

MO com LS =>

KG 0,0250000

0,00

Valor com BDI =>

00043132 SINAPIINS
1,10LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,10

11.952.32

Preço Total => 48.564,804.064,0000000Quant ->

Valor Unit

9,17

TotalQuant

1,0000000

Und
Descrição

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Código Banco
92922 SINAPI

3.1.4.17
9,17KG

CPU

0.1323,26

28,00

0,0067000

0,0351000

1,0000000

0.2120000

HAJUDANTE OE ARMADOR COM ENC/VRGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

88238 SINAPI

88245 SINAPI

92805 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0,98H

7,57 7,57KG

0.22 0.04UN
INS

0,4518.27

MO com LS =>

KG 0.0250000

0,00

Valor com BDI =>

00043132 SINAPIINS
0,79LS =>0.79MO sem LS =>

Valor do BDI => 11,382,21

Preço Total => 64.968,425.709.0000000Quant =>

Total

10,25

Valor Unit

10,25

Quant

1,0000000

Und
Descrição

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Código Banco

92923 SINAPI

3.1.4.18
KG

CPU

0.100.0045000

0.0275000

1,0000000

0,1130000

23.26

28.00

H/UUDAlNTE DE /\RMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENT/»lRES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / OISTANCIAlDOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

AR/AME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)

88238 SINAPI

88245 SINAPI

92806 SINAPI

00039017 SIN/API

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0.77H

8,91 8,91KG 5-.^ -
0,020,22UN

INS

&0.4518,27

MO com LS =>

0,0250000KG
00043132 SINAPIINS

‘0±0,61LS => 0,000,61MO sem LS =>

k!
O
Ni
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
2,47 Valor com BDI => 12,72Valor do BDI =>

Preço Total => 107.127,848.422,0000000QuanL =>

Total

10,05

Valor Unit

10,05

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco
92924 SINAPI

Descrição

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES. UTIUZANDO AÇO CA-SO DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.4.19
KGCPU

0,080,0035000

0.0216000

1,0000000

0,0520000

23,26

28,00

HAJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBFíA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO ‘4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

88238 SINAPI

68245 SINAPI

92798 SINAPI

00039017 SIN/V»!

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0,60H

8,918,91KG

0,010,22UN
INS

0,4518,27

MO com LS =>

0,0250000

0,00

Valor com BDI =>

KG00043132 SINAPIINS
0,48LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,48

12,482,43

Preço Total => 169.110,5113.550,5220400QuanL =>

Valor Unit

62,96

Total

62,96

QuanL

1,0000000

UndDescrição

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

DESMOLOANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, OE BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM AGUA

LOCACAO DE APRUMAOOR METÁLICO DE PILAR. COM ALTURA E ANGULO REGULÁVEIS.

EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M

LOCACAO DE VIGA SANDUÍCHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES. ALTUFIA

OE *8* CM, LARGURA DE *6' CM E EXTENSÃO DE 2 M

LOCACAO DE BARFIA DE ANCOIRAGEM OE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8".

INCLUINDO PORCA E FLANGE

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2X11)

Código Banco
92445 SINAPI

3.1.4.20
m*CPU

4,1923,17

27,86

251,07

0,1810000

0,9880000

0,0670000

H88239 SINAPI

88262 SINAPI

92264 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

27,52

16,82

H

10.02 0,040,0040000L00002692 SINAPIINS

15.31 3.00UNXMES 0,196000000040271 SINAPIINS

16.00 6.280,3930000UNXMES00040275 SINAPIINS

5,89 4.620,7850000MES00040287 SINAPIINS

0,490.0190000

0.00

Valor com BDI =>

25,90

MO com LS =>

KG00040304 SINAPIINS
23,93

78,18

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

23.93

15,22

Preço Total => 14.246,35182,2250000QuanL =>

x "C
C irt'TolaI

280,34

Valor Unit

280,34

QuanL

1,0000000

UndDescrição

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/202

Código Banco
92453 SINAPI

3.1.4.21
m*CPU

6,5123.17

27.86

0,2810000

1,5310000

HAJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO OE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88239 SINAPI

88262 SINAPI

CPU_A

CPU_A
42,65H



) >

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525H0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m’ 0,4140000 140,02 57,96

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_09/2020

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO. EM MADEIRA, AF_09/2020
DESMOLD/V4TE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA

EM AGUA

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA. ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

92265 SINAPICPU A

161,6646.75

10.02

3,4580000

0,0100000

M
92272 SINAPI

00002692 SIN/V^I

CPU_A
0,10L

INS

10.2021,050.4850000M00006193 SINAPIINS

1.2625,90

MO com LS =>

0,0490000

0,00

Valor com BDI =>

KG00040304 SINAPIINS
59,73

348,12

LS =>59,73

67,78

MO sem LS =>

Valor do BOI=>

8.360,97Preço Total =>24,0175000Quant. =>

Total

108,27

Valor Unit

108,27

QuanL

1,0000000

UndDescrição

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO OE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10' - CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANC/MDA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = '17' MM

Código Banco
92268 SINAPI

3.1.4.22
m’

CPU

0.1123,17

27,86

29,80

0,0050000

0,0050000

0,0050000

H88239 SINAPI

88262 SINAPI

91692 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0,13H

0.14CHP

0,6228,52CHI 0,022000091693 SINAPICPU_A

107,27102,171,0500000m*00001345 SINAPIINS

0,72MO com LS =>0,00

Valor com BDI =>

0.72 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 134,4426,17

13.891,68Preço Total =>103.3300000Quant. =>

Total

189,76

Valor Unit

189,76

QuanL

1,0000000

UndDescrição

FORMA DESLIZANTE. EM CHAPA COMP.PLAST1FICADA, INCL.REUTILIZACAO DA FORMA E
DETODOS OS EQUIPAMENTOS DE DESLOCAMENTO

Código Banco

Próprio

3.1.4.23

m*
CPU

110320241

58,72

33.81

26,46

27,86

22.54

17.64

2,1080000

1,5000000

1.5000000

HCARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE

88262 SINARI

88316 SINAPI

EMBASA

CPU_A

CPU_A
H

H
INS

B0100000

97

0.2010,020,0200000LDESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA

EM AGUA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2X10)

CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO

COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA. DE 2200 X

1600 MM. E = 12 MM

RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA. ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO

00002692 SINAPIINS

4.1220,63

30,41

0,2000000

1,3500000

KG
00005061 SINAPI

00020209 SINAPI

INS
41,05M

INS

20.1091,400,2200000m'00011135 SINAPIINS

5,303.791,4000000M
00020205 SINAPIINS



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALITICÃ
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

88,15

45,88

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 88,15

235.64

Preço Total => 185.604,20787,6600000Quant. =>

Total

745,05

Valor Unit

745,05

Quant

1,0000000

Und
Descrição

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA ● LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV- CHP DIURNO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DÉ 2 CV - CHI DIURNO. AF_O6/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITAOE 1. SLUMP = 100

+/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (OISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR

8953)

Código Banco

11032025 Próprio

3.1.4.24
m’

CPU

4,7627,86

28.21

22,64

0,1710000

1,0260000

1,2130000

0,1200000

H
88262 SINAPI

88309 SINAPI

88316 SINAPI

90586 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

CPU_A

28,94

27,34

H

H

0,151.27CHP

0,02.0.0510000 0,49CHI
90587 SINAPICPU_A

683,84619,991,1030000m’
00001525 SINAPIINS

40,28

925,20

MO com LS =>0.00

Valor com BDI =>

40,28

180,15

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Preço Total => 248.027,61268,0800000Quant =>

Total

1.078,84

234,06

124,68

720,10

Valor Unit

1.078,84

28,21

22.54

598.59

Quant.

1,0000000

8,2973000

5,5315000

1,2030000

Und
Descrição

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0.04:1.8;2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

Código Banco
89993 SINAPI

88309 SINAPI

88316 SINAPI

90279 SINAPI

3.1.4.25
m’

CPU
H

CPU_A

CPU_A

CPU_A

H

m’

311,76

1.339,70

MO com LS =>LS => 0,00311.76

260,86

MO sem LS =>

Valor do BDI => Valor com BDI =>

8.721,44Preço Total =>6,5100000Quant. =>

TotalValor Unit

10,79

23,36

Quant

1,0000000

0,3220000

0,6520000

0,4800000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Descrição

CIMBRAMENTO METÁLICO

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO METÁLICO EQUIPADO PARA CIMBRAMENTO (DIÂMETRO DA SECAO 1 1/2 ")

GAST/U.HO PARA VIGAS DE ANCORAGEM (CIMBRAMENTO)

Código Banco

040338 SBC

88243 SINAPI

000862 SBC

000872 SBC

3.1.4.26
10,79M3/M

CPU
7.52H

CPU_A
1,362.10M/MES

INS
1,913.99MES

INS
4,76MO com LS =>LS =>4,76MO sem LS =>

Valor do BDI => 13.392,60 a r "C

&10.722,71Preço Total =>800,8000000Quant»

CD

TotalValor Unit

474,90

32,13

Quant

1,0000000

0,0800000

Und
Descrição

ENSAIOS E PROVAS DE CARGA

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
031260 SBC

90776 SINAPI

3.1.4.27 lO^474,90UN
CPU

2.57H
CPU_A



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.S2S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 0,0610000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

120,29

465,00

MO com LS =>

7,33

465,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONTROLE TECNOLOGICO - DOSAGEM DE CONCRETO CALCULO DE DOSAGEM RACIONAL

90778 SINAPI

008472 SBC

CPU_A
UNINS

9.55LS =>9,55MO sem LS =>

Valor do BDI => 589.73114,83

3.538,38Preço Total =>6,0000000Quant. =>

Total

1.805,01

1.805,01

Valor Unit

1.805,01

1.805.01

MO com LS =>

QuanL

1,0000000

1.0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO (10 PONTOS) 16 TIROS

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO (10 PONTOS) 16 TIROS

Código Banco
031181 SBC

013807 SBC

3.1.4.28
UNCPU
UNINS

0,00LS =>MO sem LS ~>

Valor do BDI =>

0,00

2.241,46436,45

6.724,38Preço Total =>3,0000000Quant. =>

270.809,62

Total
TUBLAÇÕES,CONEXÒES,ACESSÓRIOS
Descrição

EXTREMIDADE PF Cl ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN10

3.1.5

3.1.5.1
Valor Unit

4.645,81

MO com LS =>

Quant.

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Und
Código Banco

13818 SEINFRA 4.645,81UNINS
0.000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 6.769,161.123,35

Preço Total => 5.769,161,0000000Quant. =>

TotalValor Unit

15.731,21

MO com LS =>

Quant.UndDescrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10

Código Banco

13482 SEINFRA

3.1.5.2
15.731,211,0000000UNINS

0,000,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 19,535,01Valor com BDI =>3.803,80

19.535,01Preço Total =>1,0000000Quant. =>

TotalValor Unit

11.446,24

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 400 PN10 - L=5800

3.1.5.3 Código Banco
14534 SEINFRA 11.446,24UNINS

0,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 14,213,942.767.70

Preço Total => 42.641,82Quant => 3,0000000

TotalValor Unit

7.834,16

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

UndDescrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 400 PN10 - L=3000

3.1.5.4 Código Banco

14528 SEINFRA 7.834,16UNINS
0,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>
m o

9,728,451.894,29

fT n

CXJ!9.728,45Preço Total =>1,0000000Quant =>

TotalValor Unit

15.731,21

MO com LS =>

Quant

1,0000000

UndCódigo Banco

13482 SEINFRA

Descrição

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10
3.1.S.5

15.731,21UNINS
0.00LS => 0,000,00MO sem LS =>



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.525/m001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Valor do BDI => 3.803.80 Valor com BDI => 19,535,01

39.070,02Preço Total =>Quanl. -> 2,0000000

TotalValor Unit

2.780,31

MO com LS =>

Und QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10

Código Banco

13480 SEINFRA

3.1.5.6
2.780,31UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

3.452,58672,27

Preço Total => 3.452,581,0000000Quant. ->

TotalValor Unit

2.334,68

MO com LS =>

Und QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10

Código Banco

13429 SEINFRA

3.1.5.7
2.334,68UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

2.899,20564.52

Preço Total => 5.798,402,0000000Quant. =>

Valor Unit

3.655,70

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

Und
Descrição

TOCO Cl FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN10
Código Banco

13996 SEINFRA

3.1.5.8
3.655,70UN

INS
0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

4.539.64883,94

Preço Total => 4.539,641,0000000Quant. =>

Valor Unit

8.960,11

MO com LS =>

TotalQuant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Descrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 300 PN10 ● L=S800

Código Banco

14512 SEINFRA

3.1.5.9
8.960,11UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

11.126.662.166,55

44.506,644,0000000 Preço Total =>Quant =>

Total

7.767,64

Quant

1,0000000

Valor Unit

7.767,64

MO com LS =>

Und
Descrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 300 PN10 - L=4500

Código Banco

14509 SEINFRA

3.1.5.10
UN

INS
0.00LS => 0.000,00MO sem LS =>

Valor do BDI => 9.645,85Valor com BDI =>1.878.21

Preço Total => 9.645,851,0000000Quant =>

Valor Unit

3.273,08

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Descrição

EXTREMIDADE PF Cl ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN10
Código Banco

13816 SEINFRA

3.1.5.11
3.273,08UN

INS
0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

791,43 4.064.51

4.064,51Preço Total =>1,0000000Quant =>

Valor Unit TotalQuantUnd
DescriçãoCódigo Banco3.1.5.12



)>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANI LHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
UN 1,0000000 3.482,56

MO com LS =>

3.482,55

0,00

4.324.63

TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE ON 300 PN10 - L=200014318 SEINFRAINS
LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

Valor com BDI =>842,08

4.324,63Preço Total =>1,0000000Quant. =>

TotalValor Unit

4.351,70

MO com LS =>

Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Descrição
TE FoFo FF ON 300 x 300 PN10

Código Banco

13662 SEINFRA

3.1.5.13
4.351,70UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,00

5.403,941.052,24

Preço Total => 5.403,941,0000000Quant =>

TotalValor Unit

4.719,97

MO com LS =>

QuantUnd
Descrição
REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 300 PN10

Código Banco
15153 SEINFRA

3.1.5.14
4.719,971,0000000UN

INS
0,000,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

5.861.25Valor com BDI =>1.141,28

11.722,50Preço Total =>2,0000000Quant =>

TotalValor Unit

2.015,08

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Descrição

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 ● L= 500

Código Banco
13969 SEINFRA

3.1.5.15
2.015,08UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

2.502,32487,24

2.502,32Preço Total =>1,0000000Quant =>

TotalValor Unit

2.604,15

MO com LS =>

QuanL

1,0000000

Und
Descrição
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AWALMENTE PN10 DN300

Código Banco
14007 SEINFRA

3.1.5.16
2.604,15UN

INS
0,000,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

3.233,83Valor com BDI =>629,68

6.467,66Preço Total =>2,0000000Quant. =>

TotalValor Unit

809,33

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Und
Descrição
CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10

Código Banco
13426 SEINFFtA

3.1.5.17
809,33UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

1,005,02195,69

2.010,04Preço Total =>2,0000000Quant =>

TotalValor Unit

885,86

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Descrição

EXTREMIDADE PF Cl ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10
O*Código Banco

13813 SEINFRA

3.1.5.18
n885,86UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

1.100,06214.20

1.100,06Preço Total =>1,0000000Quant. =>



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE . 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor UnIt

4.947,69

MO com LS =>

Und
Descrição

TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=3500

Código Banco
14321 SEINFRA

3.1.5.19
4.947,69UN

INS
0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

6.144.041.196.35

6.144,041,0000000 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unít

27,72

MO com LS =>

Total

27,72

0.00

34.42

QuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Und
Descrição

PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90
Código Banco

I4242 SEINFRA

3.1.S.20
UN

INS
LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0.00

6.70

Preço Total => 11.978,16348,0000000QuanL =>

Valor Unit

45,26

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

Und
Descrição
PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120

Código Banco
14244 SEINFRA

3.1.5.21
45,26UN

INS
0,00LS =>0,00MO sem LS =>

Valor do BDI => 56,2010,94

Preço Total => 8.092,80144,0000000QuanL =>

Valor Unit

70,15

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Descrição
ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 300 PN10 PI ÁGUA

Código Banco

16437 SEINFRA

3.1.5.22
70,15UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

87.1116.96

Preço Total => 1.132,4313,0000000QuanL =>

TotalValor Unit

33,41

MO com LS =>

QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Descrição

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN ISO PN10 PI ÁGUA
Código Banco

16429 SEINFRA

3.1.5.23
33,41UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

41,488.07

Preço Total => 165,924,0000000Quant. =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

147,76
MO com LS =>

Und
Descrição
ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 400 PN10 P/ÁGUA

Código Banco
16439 SEINFRA

3.1.5.24
147,76UN

INS
0,00LS =>0,00MO sem LS =>

Valor do BDI => 183,4835,72

733,92Preço Total =>4,0000000QuanL =>

Ocr
Total

27,72

Valor Unit

27,72

MO com LS =>

QuanLUnd
Descrição

PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

Código Banco
14242 SEINFRA

3.1.5.25
1,0000000UN

INS
0,00LS => 0,000,00 b

MO sem LS =>



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525/(0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Valor do BDI => 6.70 Valor com BDI => 34,42

6.057,92Preço Total =>176,0000000Quant. =>

TotalValor Unit

45,26

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Código Banco

14244 SEINFRA

Descrição

PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120

3.1.5.26
45,26UN

1NS
0,00LS »>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00
56,2010,94

4.046,40Preço Total =>72,0000000Quant =>

TotalValor Unit

313,03

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Descrição
FLANGE AVULSO DN 150 PN10

Código Banco
13857 SEINFRA

3.1.5.27
313,03UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

388,7275,69

777,44Preço Total =>2,0000000Quant. =>

Total

989,84

Valor Unit

989,84

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Und
Descrição
FLANGE AVULSO DN 300 PN10

Código Banco

13860 SEINFRA

3.1.5.28
UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

1.229,18239,34

4.916,72Preço Total =>4,0000000Quant =>

Total

39,13

Valor Unit

39,13

Quant

1,0000000

Und
Descrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÃGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16,000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALC/V4CE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189CV-CHI DIURNO. AF_06/2014

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
103138 SINAPI

3.1.5.29
UN

CPU

20,130.0727000 276,98CHP
5928 SINAPICPU_A

11,3478,050.1454000CHI
5930 SINAPICPU_A

1,4122.670.0626000H
88248 SINAPICPU_A

6.2527,45

MO com LS =>

0,2279000

0.00

Valor com BDI =>

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88267 SINAPICPU_A
11,86

48,59

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

11,86

9,46

194,36Preço Total =>4,0000000Quant. =>

crTotal

109,93

Valor Unit

109,93

Quant

1,0000000

Und
Descrição
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Código Banco
103142 SINAPI

3,1.5.30
UN

CPU

:0^

\p |ç:r!
o

-Cfe\ I
I £>



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 . M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE

CARGA 11.7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV- CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189CV-CHI DIURNO. AF_06/2014

AUXILIAR OÉ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CHP 0,1747000 276,98 48,38
5928 SINAPICPU_A

27,2778.05CHI 0,34940005930 SINAPICPU A

6,3322,670,2796000H
88248 SINAPICPU_A

27,95

39,61

136,51

27.45

MO com LS =>

1,0184000

0,00

Valor com BDI =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88267 SINAPICPU_A

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

39,61

26,58

Preço Total => 2.730,20QuanL => 20,0000000

Total

156,64

Valor Unit

156,64

Quant.

1,0000000

Und
Descrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÃGUA, DN
400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DÊ CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV-CHI DIURNO. AF_06/2014

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
103144 SINAPI

3.1.5.31
UN

CPU

67,02276,980.2420000CHP5928 SINAPICPU_A

37,7778.050,4840000CHI5930 SINAPICPU A

9,580,4228000 22,67H88248 SINAPICPU_A

42,27

57,92

194,51

27,45

MO com LS =>

1,5400000

0.00

Valor com BDI ->

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENT/VRES88267 SINAPICPU A
LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

57,92

37,87

Preço Total => 1.556.08QuanL => 8,0000000

162.380,98

Total

65,91

REVESTIMENTO

Descrição

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA. 4 DEMÃOS. REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

3.1.6

3.1.6.1
Valor Unit

65,91

QuanL

1,0000000

Und
Código Banco
98556 SINAPI m*

CPU

5,2023,36

28,21

0,2228000

0,9881000

4,6154000

HAJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE

CIMENTO E ADITIVOS

VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

88243 SINAPI

88270 SINAPI

00000135 SINAPI

CPU_A

CPU_A
27,87

22,06

H

4.78KG
INS

10.78

22,58

81,84

7.981,3513000m'00004030 SINAPIINS
MO com LS =>LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

22.58

15,93 Valor com BOI =>

Preço Total => 80.879,19988,2600000Quant. =>

TotalValor UnitQuanLUnd
DescriçãoCódigo Banco3.1.6.2



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA
m* 1,0000000 5,31 5,31CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
104410 SINAPICPU

2,95702.540,0042000m’
ARG/\MASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCION/y.. PREPARO MANUAL. /\F_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE
ACOPLADO, TIPO C/\NEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E
MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO, AF_05/2023

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PAF^ CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE

ACOPLADO. TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E
MOTOR DIESEL DE 20 CV- CHI DIURNO. AF_05/2023

87377 SINAPICPU_A

1,4628.21

22,54

32,45

0,0518000

0,0194000

0,0012000

H
88309 SIN/iPI

88316 SINAPI

90668 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

0,43H

0,03CHP

0,448.80CHI 0.0506000
90669 SINAPICPU_A

MO com LS => 1,92LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI=>

1,92

6.591,28

6.512,63Preço TolaI =>988,2600000Quant. =>

Total

61,11

Valor Unit

$1,11

Quant.

1,0000000

Und
Descrição

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA
DE 35 MM.AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO M/LNUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENC/\RGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALV/\NIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA

25X 25 MM

Código Banco
87799 SINAPI

3.1.6.3
m’

CPU

27,64703,460,0393000m’
87369 SINAPICPU_A

28,21

22,54

19,17

16.92

13.52

0,6000000

0,6000000

0,1581000

H
88309 SINAPI

88316 SINAPI

00037411 SINAPI

CPU_A

CPU_A
H

3,03m’
INS

26,18

75,88

MO com LS =>0,00

Valor com BDI =>

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

26,18

14.77

74.989,16Preço Total =>988,2600000Quant. =>

39.149,92

Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Descrição
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARASPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCAJ=lGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PARA-RAiOS TIPO FRANKUN 350 MM, EM LATAO CROMAOO. DUAS DESCIDAS. PARA

PROTEÇÃO DE EDIFICACOES CONTRA OESC/URGAS ATMOSFÉRICAS

3.1.7

3.1.7.1
Valor Unit

148,18

23,67

30,60

140,89

Quant

1,0000000

0.1346000

0,1346000

1,0000000

Und
Código Banco
96989 SiNAPI

88247 SINAPI

88264 SINAPI

00004274 SINAPI

148,18UN
CPU

3,18H
CPU_A
CPU A

4.11H

140,89UN
INS

e4,96MO com LS =>LS => 0,00

Valor com BDI =>

4,96MO sem LS =>

Valor do BDI => 184,0035,82

Preço Total => 184,00Quant -> 1,0000000

02
TotalValor UnitQuantUnd

DescriçãoCódigo Banco3.1.7.2

I



) >

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001 -40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
UN 1,0000000 129,62 129,62BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 V. PARA SPDA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2017
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO OE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO
= 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM. ESPESSURA = *2,5* MM

BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2"

96987 SINAPICPU

23.67

30,60

27,95

36,14

H 1,1811000

1,1811000

4,0000000

88247 SINAPI

88264 SINAPI

00007568 SINAPI

CPU_A

CPU_A
H

2,44UN 0,61
INS

1.56 6,24UN 4,000000000011267 SINAPIINS

56.85

MO com LS =>

56,85

43,61

160,96

UN 1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

00038060 SINAPIINS

43,61

31,34

LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI ->

1,0000000 Preço TolaI => 160,96Quant. =>

Valor UnIt

177,01

23,67

30.60

55,99

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,1667000

0,1667000

3.0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MASTRO SIMPLES GALV/\NIZADO DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2"

Código Banco
96988 SINAPI

88247 SINAPI

88264 SINAPI

00041387 SINAPI

3.1.7.3

177,01UNCPU

3,94H
CPU_A

CPU_A
5,10H

167,97M
INS

6,156.15 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 219,8142,80

219,811,0000000 Preço Total =>Quant. =>

Total

67.02

Quant.

1,0000000

Valor Unit

67,02

UndDescrição

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM', NÃO ENTERRADA, COM ISOLAOOR ● FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO OA CORDO/\LHA DE COBRE EM ALVENARIA OU
CONCRETO - FORNECIMENTO E iNST/VLAÇÃO. AF_08/2023
CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO

Código Banco
96973 SINAPI

3.1.7.4
M

CPU

5,870,2484000

0,2484000

0,6667000

23,67

30,60

27,23

H88247 SINAPI

88264 SINAPI

98463 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

7.60H

18,15UN

35,40

16,80

83,22

1,0500000

0,00

Valor com BDI =>

33,72

MO com LS =>

M00000863 SINAPIINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

16,80

16,20

3.478,59Preço Total =>Quant. => 41,8000000

Valor Unit

128,19

23.67

30.60

107,14

TotalQuanL

1,0000000

0,3882000

0,3882000

1,0000000

UndDescrição
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2017
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENT/\RES

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA
COM BAIXA CAMADA DE COBRE. SEM CONECTOR

Código Banco

96966 SINAPI

88247 SINAPI

88264 SINAPI

00003373 SINAPI

3.1.7.5

128,19UN
CPU

9,18H
CPU_A

CPU_A
11,87

107,14

H
e

UNINS

14.33

159,18

0.00

Valor com BDI =>

MO com LS =>14,33

30,99

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

477,54Preço Total =>Quant. => 3,0000000

A



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

Valor Unit

1.279,59

23,26

28,00

TotalQuanL

1,0000000

0.4010000

0.4010000

1,2000000

0,0030000

1.1000000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Descrição

ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)

AREIA GROSSA LAVADA

ESCADA DE MARINHEIRO PERFIL ACO SOLDADO COM GUARDA-CORPO

Código Banco
111700 SBC

88251 SINAPI

88315 SINAPI

000050 SBC

000100 SBC

071384 SBC

3.1.7.6
1.279,59M

CPU
9,32H

CPU_A

CPU_A
11,22H

0,920,77KG
INS

70,91

1.143,57

MO com LS =>

0,21m^
INS

1.257,92

13,58

1,588,99

M
INS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

13,58

309,40

Preço Total => 32.256,4920,3000000QuanL =>

Total

160,69

Quant,

1,0000000

Valor Unit

160,69

Und
Código Banco

100324 SINAPI

Descrição

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE ‘10 CM*. AF_07/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV-CHI DIURNO. AF_08/2015
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PÉDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

3.1.7.7

m’
CPU

44,54

14.29

28,21

22,54

1,5790000

0,6340000

0.0320000

H
88309 SINAPI

88316 SINAPI

91277 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

H

0.288,79CHP

0,010.0300000 0,64CHI
91278 SINAPICPU_A

85,58

85.13

MO com LS =>

50,92

50,65

39,69

199,54

0,5950000

0,5950000

0,00

Valor com BOI =>

m’
00004718 SINAPI

00004721 SINAPI

INS

INS
LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

39,69

38,85

2.372,53Preço Total =>11,8900000Quant. =>

123.411,75
Total

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS
Descrição

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_0S/2018
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3.2
Valor UnitQuanL

1,0000000

0.07180C»

0.0718000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Código Banco
98524 SINAPI

88316 SINAPI

88441 SINAPI

3.2.1
3,283,28m’

CPU
1.6122,54

23,39

MO com LS =>

H
CPU_A

CPU_A
1.67H

2,05LS =>2,05MO sem LS =>

Valor do BDI => 4,070,79

4.293,85Preço Total =>1.055,0000000Quant. =>

TotalValor Unit

8,95

QuanL

1,0000000

Und
Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M* - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M>/111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE; M3). AF_07/2020
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.60 M3. PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
100982 SINAPI

3.2.2
8,95m*

CPU
X T' T3

ÇT
1,69204,710,0083000CHP5631 SINAPICPU_A

0,890,0105000 84,80CHI
5632 SINAPICPU_A



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

lÃO DESONERADOS ' 112 68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%90CtAI

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

CAMINHÃO BASCUL4,NTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/20U

CHP 0.0198000
91386 SINAPICPU_A

1,0878,670,0138000CHI
91387 SINAPICPU_A

1.27MO com LS =>0,00

Valor com BDI =>

1,27 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 11,112,16

2.344,21Preço Total =>211,0000000Quant =>

Total

2,70

Valor Unit

2,70

QuanL

1,0000000

Und
Descrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco

93539 SINAPI

3.2.3
M3XKM

CPU

2,40267,580,0090000CHP
91386 SINAPICPU_A

78.67 0,300,0039000CHI
91387 SINAPICPU_A

0,34MO com LS =>0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,34

3,35Valor com BDI =>0,65

7.068,50Preço Total =>2.110,0000000Quant. =>

Total

62,95

Valor Unit

62,95

Quant

1,0000000

Und
Descrição
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,OOM - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA
PARA DISCO 10-- CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA
PARA DISCO 10--CHI DIURNO, AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4.5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1} - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018
SARRAFO NAO APARELHADO ‘2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA , ANGEL1M,
PEROB/VROSA OU EQUIV/^ENTE DA REGIÃO - BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM. EM MACARANDUBA/MASS/VRANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

Código Banco

99059 SINAPI

3.2.4
M

CPU

8,2523,17

27.86

29,80

0.3563000

0,7125000

0,0039000

H
88239 SINAPI

88262 SINAPI

91692 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

19,85H

0.11CHP

0.4728,520.0168000CHI
91693 SINAPICPU_A

2,09455,700.0046000m’
94974 SINAPICPU_A

3,902,601,5000000

0,7445000

UN
99062 SINAPI

00004417 SINAPI

CPU_A 6.038,11M
INS

12,0129,130,4125000M
00004433 SIN/V»!INS TS-r-,X

C

%cr2.3220,99

36,17

12,74

MO com LS =>

0,1110000

0,0266000

0,5500000

0.00

Valor com BDI =>

KG
00005068 SINAPI

00007356 SINAPI

00010567 SINAPI

INS
0.92L

INS
7,00M

INS
22,36

78.17

LS =>22,36

15,22

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Ç)n

t<J

&
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
PNrflRRO^ ROCIAIS NÃO DESONERADOS ' 112 68% (HORA) 69,90% (MÈS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTTCA
Quant. => 67,5000000 Preço TolaI => S.276,47

Total

89,16

Valor Unit

89,16

Quant

1,0000000

Und
Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
Código Banco
93358 SINAPI

3.2.5
m’

CPU

89,16

55,30

110,71

22,54

MO com LS =>

3,9560000

0.00

Valor com BDI =>

HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316 SINAPICPU_A
LS =>55,30

21,55

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

3.587,00Preço Total =>32,4000000Quant. =>

Total

26,45

Valor Unit

26,45

Quant

1,0000000

Und
Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023
CAMINHÃO PIPA 10.0(X) L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL M/\XIMA
15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,6 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA ● CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015

Código Banco
93362 SINAPI

3.2.6
m’

CPU

1.70315.730.0054000CHP
5901 SINAPICPU_A

0,0478,080.0006000CHI
5903 SINAPICPU_A

17,7222,54

35,67

0,7866000

0,1962000

H
88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A
6,99CHP

15,24

32,84

MO com LS =>0,00

Valor com BDI =>

LS =>15,24MO sem LS =>

Valor do BDI => 6,39

731,51Preço TolaI =>22,2750000Quant =>

Total

588,03

Valor Unit

588,03

Quant

1,0000000

Und
Descrição
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 1SMPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE

LANÇAMENTO. AF_OS/2021
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERN^NTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV- CHI DIURNO. AF_06/2015

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1 ;3.4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREP/\RO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO

PEDREIR/VFORNECEDOR. SEM FRETE)

Código Banco
102487 SINAPI

3.2.7
m’

CPU

47,11

145,79

28,21

22,54

1,6702000

6,4684000

0,2198000

H
88309 SINAPI

88316 SINAPI

90586 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

H

0,271,27CHP

0,310,490,6377000CHI
90587 SINAPICPU_A

358,20444,970,8050000m’
94963 SINAPICPU A

36,3580,020,4543000m’
00004730 SINAPIINS

167.28

730,21

MO com LS =>0,00LS =>167,28

142,18

MO sem LS =>

Valor do BDI => Valor com BDI =>

Preço Total => 7.393,3710,1250000Quant =>

ToUlValor UnitQuantUnd
DescriçãoCódigo Banco3,2.8

t:.

N)

I ^
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE . 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m’ 1,0000000 2.160,08 2.160,06EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,WGAS E LAJE,NÃO INCLUI

FUNDAÇÕES. FCK = 25 MPA
MONTAGEM E OESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DÊSMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M/\DEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E OESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇ/^, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 ;2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

104488 PróprioCPU

140,681,5027000 93,62m*
92419 SINAPICPU_A

377,07180,282,0916000m'
92455 SINAPICPU_A

275,6654,225,0823000m’
92514 SINAPICPU_A

37,292,6967000 13.83KG
92759 SINAPICPU_A

13,5912.941,0504000KG
92760 SINAPICPU_A

6,690,5540000 12.09KG
92761 SINAPICPU_A

212.2210,7119,8152000KG
92762 SINAPICPU_A

106,4513,298,0102000KG
92768 SINAPICPU_A

171,3712,4013,8202000KG
92769 SINAPICPU_A

513,02513,021,0000000m’
94971 SINAPICPU_A

306,141,0000000 306,14m*
103670 SINAPICPU_A

530,22

2.682,38

MO com LS =>0,00

Valor com BDI =>

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522,30

19.333,25Preço Total =>7,2075000Quant. =>

Total

60,04

Valor Unit

60,04

Quant.

1,0000000

Und
Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Código Banco
103323 SINAPI

3.2.9
m'

CPU

7,31703,460,0104000m*ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDWDA GALVANIZAD/VZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM.

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7.5* CM

PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO P/LRA M.VENARIA DE VEDACAO. FUROS NA VERTICAL., 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

87369 SINAPICPU_A

16,640,5900000

0,2950000

0,4200000

28.21

22,54

H
88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A
CPU A

6,64H

1.102,62M XINS
C 5' ?
O* C'

0,200,0050000

13,6000000

40.33CENTO
00037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

C228,152.07UN
INS

Cro17,25MO com LS =>0,00LS =>MO sem LS => 17,25



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA,ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68%/HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
Valor do BDI => 14,51 Valor com BDI => 74,55

Preço Total => 24.258,57325,4000000Quant =>

TotalValor Unit

4,56

QuanL

1,0000000

Und
Descrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

87879 SINAPI

3.2.10
4,56

CPU

2,07559,850,0037000m’
87313 SINAPICPU_A

1.920.0681000

0.0255000

0,00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

H
88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
0.57H

1.91LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,91

5,661,10

3.683,52Preço Total =>650,8000000Quant. =>

Valor Unit

24,32

Total

24,82

QuanL

1,0000000

Und
Código Banco
87547 SINAPI

Descrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

3.2.11
m*

CPU

12,07566,820,0213000ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU_A

9,8728.21

22.54

MO com LS =>

0,3500000

0,1280000

0,00

Valor com BDI =>

H
88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
2,88H

10.07

30.82

LS =>10,07MO sem LS =>

Valor do BDI => 6,00

10.028,82Preço Total =>325,4000000Quant. =>

Total

14,48

Valor Unit

14,48

Quant.

1,0000000

Und
Descrição

APLICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍUCA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO

Código Banco
88489 SINAPI

3.2.12
m’

CPU

5,0030.71

22.54

36.17

MO com LS =>

0,1631000

0,0544000

0,2285000

0,00

Valor com BDI =>

H
88310 SINAPI

88316 SINAPI

00007356 SINAPI

CPU_A

CPU_A
1,22H

8,26L
INS

4.08LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,08

17,983.50

5.850,69Preço Total “>325,4000000Quant =>

Total

83,25

Valor Unit

83,25

Quant

1,0000000

Und
Descrição

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF 07/2016

Código Banco
94992 SINAPI

3.2.13
m*

CPU



))

PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.61Z.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl - 01/2024 . M.SBC - 02/2024 . MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112.68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 0,0976000

0,1483000

0,2459000

0,0739000

27,66

28,21

22,54

494,64

2.71

4.18
CARPINTEIRO OE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 20MPA, TFLAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196. (3.11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM,

LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA =10X10 CM

88262 SINAPl

88309 SINAPl

88316 SINAPl

94964 SINAPl

CPU_A

CPU_A

CPU_A

CPU_A

H

5,54H

36.55m’

1,773,940,4500000

0,0240000

1,0816000

M
00004517 SINAPl

00005068 SINAPl

00007156 SINAPl

INS
0,5020,99

29,59

KG
INS

32,00
INS

MO com LS => 12,62

103,37

0,00

Valor com BDI =>

LS =>12.62

20.12

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Preço Total => 2.635,9325,5000000Quant. =>

Total

55,85

Valor Unit

55,85

Quant.

1,0000000

Und
Descrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA
OE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

1- (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
AREIA MEDIA- POSTO JAZIDA/FORNECEOOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL. 25
CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)

Código Banco

92393 SINAPl

3.2.14
m’

CPU

3,460,1239000

0,1239000

0,0041000

28,00

22.54

H
88260 SINAPl

88316 SINAPl

91277 SINAPl

CPU_A

CPU_A

CPU_A

2,79H

0.038,79CHP

0,030.640,0578000CHI
91278 SINAPlCPU_A

0,030,0038000 9,62CHP
91283 SINAPlCPU A

0,051.010,0582000CHI
91285 SINAPlCPU_A

4,4077,50

44,37

0,0568000

1,0038000

m’
00000370 SINAPl

00000711 SINAPl

INS
44,53m*

INS

0,5380,41

MO com LS =>

0,0066000m’
00004741 SINAPlINS

4,120,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4.12

69,35Valor com BDI =>13,50

16.291,06Preço Total =>263,7500000Quant. =>

Total

556,29

Valor Unit

556,29

Quant.

1,0000000

Und
Descrição

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO
COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, MALHA 2" SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E
DOBRADIÇAS

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA. PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Código Banco
100701 SINAPl

3.2.15
m’

CPU

12.8928,21

22,54

675,64

0,4570000

0,2290000

0,0120000

H
88309 SINAPl

88316 SINAPl

88627 SINAPl

CPU_A

CPU_A

CPU_A

5,16H

8,10



) >

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
1,OO0CX)00 530,14 530,14

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4". COM
REQUAORO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

00004930 SINAPIINS

13,59

690.80

MO com LS =>0,00

Valor com BDI =>

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

13,59

134,51

8.635,00Preço Total ->12,5000000QuanL =>

47.130,01

Total

62,95

EDlFICAÇÃO(GUARITA DE SEGURANÇA)
Descrição

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AFJO/2018
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

C/^RPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10-- CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DÊ 5HP, COM COIFA
PAFtA DISCO 10" - CHI DIURNO- AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PAFtA LASTRO, TRAÇO 1:4,5;4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDI/V BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM. EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA , ANGELIM,
PEROB/VROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X21 (2X11)

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

TABUA *2,5 X 23’ CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

3.3
Valor Unit

62,95

Quant.

1,0000000

Und
Código Banco
99059 SINAPI

3.3.1
M

CPU

8,2523,17

27,86

29,80

0,3563000

0,7125000

0,0039000

H
88239 SINAPI

88262 SINAPI

91692 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

19,85H

0.11CHP

0,4728,520,0168000CHI
91693 SINAPICPU_A

2,090,0046000 455,70m’
94974 SINAPICPU_A

3,902,601,5000000

0,7445000

UN
99062 SINAPI

00004417 SIN/\PI

CPU_A
6,038.11M

INS

12,0129,130,4125000M
00004433 SINAPIINS

2,3220.99

36.17

12.74

MO com LS =>

0,1110000

0,0256000

0,5500000

KG
00005068 SINAPI

00007356 SINAPI

00010567 SINAPI

INS
0,92L

INS
7,00M

INS
22.36

78.17

0.00LS =>22,36

15.22

MO sem LS =>

Valor do BDI => Valor com BOI =>

1.086,56Preço Total =>13,9000000Quant. =>

Total

89,16

89,16

55,30

110.71

Valor Unit

69,16

22.54

MO com LS =>

Quant.

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

93358 SINAPI

88316 SINAPI

3.3.2
m’

CPU
H

CPU_A
LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21.55

393,24Preço Total =>3.5520000Quant. =>

Total

588,03

Valor Unit

588,03

Quant.

1,0000000

Und
Descrição
CONCRETO CICLÓPICO FCK= 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE

LANÇAMENTO. AF_05/2021
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC/VRGOS COMPLEMENTARES

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Código Banco
102487 SINAPI

3.3.3
m’

CPU

X T- -z

^ U'
47,11

145,79

28,21

22.54

1,6702(X)0

6.4684000

0.2198000

H
88309 SINAPI

88316 SINAPI

90586 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

O"H

0,271.27CHP

T?

ru

&



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525W0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA . 027

NÃO DESONERADOS ● 112 68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%cnCIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHI 0,6377000 0,49

VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTÊNCIA DE 2 CV- CHI DIURNO, AF_06/2015

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEOREIRA/FORNECEOOR, SEM FRETE)

90587 SINAPICPU A

444.97 358,200,8050000
94963 SINAPICPU_A

36.3580.020,4543000m’
00004730 SINAPIINS

167.28

730,21

MO com LS =>0,00LS =>167,28

142.18

MO sem LS =>

Valor do BDI -> Valor com BDI =>

2,3660000 Preco Total s> 1.729,13Quant. =>

Total

26,45

Valor Unit

26,45

QuanL

1,0000000

Und
Descrição
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

CM1INHÂO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA ● CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOT/\L 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/\RES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Código Banco

93382 SINAPI

3.3.4
m*

CPU

1.70315.730,0054000CHP
5901 SINAPICPU_A

78,08 0,040,0006000CHI
5903 SINAPICPU_A

17,7222,54

35,67

0,7866000

0,1962000

H
88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A
6,99CHP

15,24

32,84

MO com LS ->0,00

Valor com BOI =>

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

15,24

6,39

38,881,1840000 Preço Total =>Quant. =>

TotalValor Unit

6,9S

QuanL

1,0000000

Und
Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M*/111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CAfilNE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA- CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
100982 SINAPI

3.3.5
6,95m’

CPU

1,69204,710,0083000CHP
5631 SINAPICPU_A

0,8984,800.0105000CHI
5632 SINAPICPU_A

5,29267.580.0198000CHP
91386 SINAPICPU_A

1,0878,670.0138000CHI
91387 SINAPICPU_A

1.27MO com LS =>0,00

Valor com BDI =>

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1.27

11,112,16

26,302,3680000 Preço Total “>Quant. =>



\ )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525W001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS i SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

2,70

Total
Descrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE; M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCAOO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
93589 SINAPI

3.3.6
2,70M3XKM

CPU

2.40267.580,0090000CHP91386 SINAPICPU_A

0,3078,670.0039000CHI
91387 SINAPICPU_A

0,34MO com LS =>0.00

Valor com BDI =>

LS =>0.34

0,65

MO sem LS =>

Valor do BDI => 3,35

99,1629,6000000 Preço ToUl =>QuanL =>

Total

2.160,08

Valor Unit

2.160,08

QuanL

1,0000000

Und
Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PiLARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA OE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-OIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCION/V. DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZMJOO AÇO CA-50 OE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CON\^NCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. /\F_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO C/\-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, /\F_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 ;2,3;2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) ● PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, AaDeNS/^MENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

Código Banco

104488 Próprio

3.3.7

CPU
m’

140.6893.621,5027000m’
92419 SINAPICPU_A

377,07180.282,0916000m'
92455 SINAPICPU_A

275,5654,225,0823000m'92514 SINAPICPU A

37.2913,832,6967000KG92759 SINAPICPU_A

13,5912.941.0504000KG92760 SINAPICPU_A

6.6912,090,5540000KG92761 SINAPICPU A

212,2210.7119,8152000KG92762 SINAPICPU_A

106,4513,298.0102000KG92768 SINAPICPU_A

171,3712,4013,8202000KG92769 SINAPICPU A

513.02513,021,0000000m’94971 SINARICPU_A

306,14306,141,0000000m’
103670 SINAPICPU_A

530.22

2.682,38

MO com LS =>0,00

Valor com BDI =>

LS =>530,22

522,30

MO sem LS =>

Valor do BDI =>
cr

Sc4.425,921,6500000 Preço Total =>QuanL =>

02
TotalValor UnitQuanLUnd

DescriçãoCódigo Banco3.3.8



t

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
FUCARr^OS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA
m* 1,0000000 SI ,69 SI ,89IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 {EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADITIVO IMPERME/^^ILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM
ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

98562 SINAPICPU

14,36718.440,0200000m’
87298 SINAPICPU_A

27,9128,21

22.54

10,43

0,9897000

0,2232000

0.4405000

H
88309 SINAPI

88316 SINAPI

00000123 SINAPI

CPU_A
CPU A

5,03H

4,59L
INS

23,79

64,43

MO com LS =>0,0023.79

12,54

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => Valor com BDI =>

762,85Preço Total =>11,8400000Quant. =>

Total

216,68

Valor Unit

216,68

QuanL

1,0000000

Und
Descrição

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE {ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

Código Banco

101963 SINAPI

3.3.9
m*

CPU

39,27727.360,0540000m’CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PfiRA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE

BOMBA- LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES.
AF_OD/2020

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
LAJE PRE-MOLDAOA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACAFtANDUBA/MASSARANOUBA , ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

103674 SINAPICPU_A

13,9527,86

22,54

19,31

0,5010000

0,3540000

0,9700000

H
88262 SINAPI

88316 SINAPI

92273 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU A

7,97H

18,73M

18,471,2110000 15,26KG
92767 SINAPICPU_A

77,9077,901,0000000m’
00003743 SINAPIINS

39,3621,051,8700000M
00006193 SINAPIINS

1,0325,90

MO com LS =>

0,0400000

0,00

Valor com BDI =>

KG
00040304 SINAPIINS

24,80

269,07

LS =>MQ sem LS =>

Valor do BDI =>

24,80

52,39

Preço Total => 4.681,61Quant. => 17,4000000

Total

157,06

75,46

70,86

Valor Unit

157,06

28,21

22,54

QuanL

1,0000000

2.6750000

3,1440000

10,4600000

0,0380000

0.00

Valor com BDI =>

Und
Descrição

PINGAOEIRA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO L=25CM
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)

AREIA GROSSA LAVADA

Código Banco
090685 SBC

88309 SINAPI

88316 SINAPI

000050 SBC

000100 SBC

3.3.10
M

CPU
H

CPU_A

CPU_A
H

8,050,77KG
INS

2.6970,91

MO com LS =>

m’
INS

96.19

195,03

LS =>96,19

37.97

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

3.139,98Preço Total =>16,1000000Quant. ->

TotalValor UnitQuantUnd
DescriçãoCódigo Banco3.3.11



)>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001 -40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
FNfARROS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
m’ 1,0000000 60,04 60,04ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021
103323 SINAPICPU

7,31703,460,0104000m’
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E /\REIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANI2ADA/ZJNCADA PARA ALVENARIA, FIO O = *1.20 A 1.70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PfiRA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9
X19X39CM(NBR 15270)

87369 SINAPICPU_A

16.6428.21

22.54

0.5900000

0,2950000

0,4200000

H
88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A

CPU_A
6.64H

1.102.62M
INS

0.2040.330.0050000

13,6000000

CENTO
00037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS
28,152.07UN

INS

17,25

74,55

MO com LS =>0.00

Velorcom BDI =>

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17,25

14,51

3.861,69Preço Total =>51.8000000QuanL =>

TotalValor Unit

5,08

QuanL

1,0000000

Und
Descrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ES-mUTURAS DE CONCRETO INTCRNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
87878 SINAPI

3.3.12
5,08m’

CPU

2.59702.540,0037000m’
87377 SINAPICPU A

1,9228,21

22.54

MO com LS =>

0,0681000

0.0255000

0,00

Valor com BDI =>

H
88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
0.57H

2.232.23 LS =>MO sem LS ->

Valor do BDI => 6,301,22

Preço Total => 652.66103,6000000Quant. =>

Total

42,14

Valor Unit

42,14

QuanL

1,0000000

Und
Descrição

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANU/M-, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CALE/y?EIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC/U^GOS COMPLEMENTARES

Código Banco

87532 SINAPI

3.3.13
m'

CPU

26.45703,460,0376000m’
87369 SINAPICPU_A

12,1328,21

22,54

MO com LS =>

0,4300000

0.1580000

0,00

Valor com BDI =>

H
88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
3,56H

16,42

52.32

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

16.42

10,18 Ç. tfl s
cp- o

Preço Total => 596,4411,4000000Quant. =>

02TotalValor UnitQuanLUnd
DescriçãoCódigo Banco3.3.14

1^-

00

4:»



)>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ■ MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS I 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALiTICÃ
m’ 1,0000000 64,00 64,00REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

PADRÁO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA

ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/\RES

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL. PEI MENOR OU IGUAL A 3,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS

REJUNTE CIMENTICIO. QU/\LQUER COR

93395 SINAPICPU

19,07

6.96

29,78

28.07

22.54

28,05

0,6794000

0,3089000

1,0618000

H
88256 SINAPI

88316 SINAPI

00000533 SINAPI

CPU_A

CPU_A
H

m’
INS

5,451.11KG 4,9100000

0,4220000

0,00

Valor com BDI =>

00001381 SINAPI

00034357 SINAPI

INS
2,746,51KG

INS
17.48

79.47

MO com LS =>LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17.48

15.47

905,95Preço Total =>11,4000000Quant. =>

Total

27,73

Valor Unít

27,73

QuanL

1,0000000

Und
Descrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERN/VS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUÇÃO DETALISCAS. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNIC/VASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
87548 SINAPI

3.3.15
m'

CPU

14.98703,460,0213000m’
87369 SINAPICPU_A

9.8728,21

22,64

MO com LS ->

0,3500000

0,1280000

0,00

Valor com BDI =>

H
88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
2,88H

11,91

34,43

LS =>11,91MO sem LS =>

Valor do BDI => 6,70

3.174,44Preço Total =>92,2000000Quant. =>

Total

82,77

Valor Unit

82,77

QuanL

1,0000000

Und
Descrição

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016

Código Banco

94993 SINAPI

3.3.16

CPU
m‘

2.7127,86

28,21

22,54

0,0976000

0.0727000

0.1704000

0.4500000

0,0240000

1,0816000

HCARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC/^RGOS COMPLEMENTARES

S/WRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

TELA OE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3.11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA = 2.45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA =10X10 CM

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20. COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/● 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

88262 SINAPI

88309 SINAPI

88316 SINAPI

00004517 SINAPI

00005068 SINAPI

00007156 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

2,05H

3,84H

1.773,94M
INS

0,5020,99

29,59

KG
INS

32,00m’
INS

39,90540,000,0739000m’
00034492 SINAPIINS

5,67MO com LS =>0,00

Valor com BDI =>

LSMO sem LS =>

Valor do BDI =>

5,67 => X
c102,7820,01 òO*

863,35Preço Total =>8,4000000Quant. =>

I’TotalValor UnitQuanLUnd
DescriçãoCódigo Banco3.3.17

'n
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4^



}

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S2S/m001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
UN 1,0000000 138,61 138,61PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN

25 MM. INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM FUV^AL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL. DN 25MM, INSTALADO EM F5AMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS. DIÂMETROS MENORES OU IGU/MS A 40 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A40 MM. AF_09/2023

89957 SINAPICPU

50.4823,592.1400000M
89356 SINAPICPU_A

10.839.161,1800000UN
89362 SINAPICPU A

15,9015,901,0000000UN
89366 SINAPICPU A

11,2412,640,8900000UN
89395 SINAPICPU_A

16,972,1400000 7,93M
90443 SINAPICPU_A

33,1915.512,1400000M
90466 SINAPICPU_A

75,69

172.12

MO com LS =>0,00

Valor com BDI =>

LS =>75,69

33,51

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

516,363,0000000 Preço Total =*>Quant =>

Total

44.68

Valor Unit

44,68

QuanL

1,0000000

Und
Descrição

(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Código Banco

91785 Próprio

3.3.18
M

CPU

18,7323,590,7940(X)0MTUBO, PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
JOELHO 90 GFtAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LUVA. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ●
FORNECIMENTO E INST/OAÇÃO. AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4

, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
AF_06/2022

TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM. INSTAL/UDO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL. DN 25MM X 1/2 . INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89356 SINAPICPU_A

6,000.6543000 9,18UN
89362 SINAPICPU_A

2,6915,900,1694000UN
89366 SINAPICPU A

0.526,730,0773000UN
89378 SINAPICPU_A

4,136,340.6522000UN
89383 SINAPICPU_A

3,8312,640.3037000UN
89395 SIN/VPlCPU_A

0,3319,900,0168000UN
89396 SINAPICPU_A

» "P 5
Ç.vi'30,220,0115000 19,33UNTÊ DE REDUÇÃO, PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM FIAMAL OU SUB-FtAMAL

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM, INSTALADO EM FIAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
JOELHO 90 GFtAUS. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAtÇÃO. AF_06/2022

çr89400 SINAPICPU_A

PCD0,960,0780000 12,38M
89402 SINAPICPU_A

0,068,380,0076000UN
89408 SINAPICPU_A

rw



>}

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
FNrARnns SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112.68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA
UN 0,0135000 6,19 0.08

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ●
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TÉ DE REDUÇÃO. PVC, SOLDÁVEL. DN 32MM X 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO, AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ●
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- AF_06/2022
LUVA, PVC, SOLDÁVEL. DN 25MM, INSTALADO EM PRUM/ADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LUVA DE REDUÇÃO. PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM. INST/ALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TÊ DE REDUÇÃO. PVC, SOLDÁVEL. DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TÊ DE REDUÇÃO, PVC. SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
FURO MANUAL EM /ALVENARIA. PARA INST/ALAÇÕES HIDRÁULICAS. DIÂMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, P/ARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGU/AIS A 40 MM. AF_09/2023

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE

TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÂO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGU/MS A 40 MM. AF_09/2023

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC,
PPR, COBRE OU AÇO. DIÂMETROS MENORES OU IGU/MS A 40 MM. COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA OIRETAMENTE NA LAJE, AF_09/2023

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40

MM. /^_09/2023

89424 SINAPICPU_A

0,0111,550.0017000UN
89440 SINAPICPU_A

0,0618,150.0034000UN
89445 SINAPICPU_A

0,685,340,1280000M
89446 SINAPICPU_A

0,335.060,0670000UN
89481 SINAPICPU_A

0,053.970,0135000UN
89528 SINAPICPU_A

6.67 0.300,0461000UN
89532 S1N/\PICPU_A

0,5113,370,0385000UN
89622 SINAPICPU_A

0,0518,970.0031000UN
89627 SINAPICPU_A

0,1214.770,0083000UN
90436 SINAPICPU_A

1,597,930,2006000M
90443 SINAPICPU_A

3,88 0,020,0071000UN
90453 SINAPICPU_A

3,1115,510,2006000M
90466 SINAPICPU_A

0,2224.480,0092000M
91185 SINAPICPU_A

10,78 0,080,0083000UN
91190 SINAPICPU_A

23,24

55,48

MO com LS =>0,00

Valor com BDl =>

LS =>23,24

10,80

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

998,6418,0000000 Preço Total =>Quant. =>

Total

44,31

Valor Unit

44,31

QuanL

1,0000000

Und
Descrição
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO %", INCLUSIVE CONEXÕES. ROSCÁVEL,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4
. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INST/^LAÇÃO.
AF 06/2022

CádIgo Banco

89972 SINAPI

3.3.19
UN

CPU

31,6331,631,0000000UN
89353 SIN/^ICPU_A

12,686,342,0000000UN
89383 SINAPICPU_A

10,17

55,02

MO com LS =>0,00

Valor com BDl =>

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

10,17

10,71



>I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe.SEINFRA ● 027

lÃO DESONERADOS ' 112 68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
Quant. => 1,0000000 Preço Total =>

Total

102,73

Valor Unit

102,73

QuanL

1,0000000

Und
Descrição
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 100 MM (VASO SANITARIO)

Código Banco
1683 ORSE

3.3.20
Pt

CPU

1.503.750,4000000

0,4000000

0,0150000

0,0500000

0,4000000

2,0000000

0,4000000

4,0000000

1.0000000

h
Encargos Complementares - Servente
Encargos Complementares - Encanador

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas
ESTOPA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

JUNCAO DE REOUCAO INVERTIDA. PVC SOLDÁVEL, 100X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

10549 ORSE

10554 ORSE

138 ORSE

00000013 SINAPI

00002696 SINAPI

00003520 SINAPI

00006111 SINAPI

00009836 SINAPI

00010908 SINAPI

CPU_A

CPU_A
1,463,66h

0,9563.36

20,01

19,07

kg
INS

1,00KG
INS

7,62H
INS

14,787,39UN
INS

5,4613,65

13,25

16,96

H
INS

53,00

16,96

M
INS

UN
INS

13.08

127,67

MO com LS =>0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

13,08

24,84 Valor com BDI =>

127,57Preço Total =>1,0000000Quant. =>

Total

112,16

Valor Unit

112,16

QuanL

1,0000000

Und
Descrição

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 50 MM (PIAS DE COZINHA,
MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Encanador

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas
Pasta lubrincantcp/ pvcje

Solucaolimpadora pvc
ESTOPA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

JOELHO PVC, SOLDÁVEL. PB. 45 GRAUS. DN 50 MM. PARA ESGOTO PREDIAL
LIXA EM FOLHA PARA P/\REDE OU MADEIRA. NUMERO 120, COR VERMELHA

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM. SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
TUBO PVC SERIE NORM/V.. DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

Código Banco

1678 ORSE

3.3.21
un

CPU

1.123.750,3000000

0,3000000

0,0150000

0.0600000

0.0230000

0.0500000

0,3000000

3,0000000

0,2000000

0,3000000

1,0000000

8,0000000

0.00

Valor com BDI =>

fi
10549 ORSE

10554 ORSE

138 ORSE

1703 ORSE

2036 ORSE

00000013 SINAPI

00002696 SINAPI

00003518 SINAPI

00003767 SINAPI

00006111 SINAPI

00007097 SINAPI

00009838 SINAPI

CPU_A

CPU_A
1,093.66h

0,9563,36

55,58

61,02

20,01

19,07

kg
1N5

3,33kg
INS

1,40I
INS

1,00KG
INS

5.72H
INS

3.37 10.11UN
INS

0.190.97UN
INS

4.0913.65H
INS

6.686.68UN
INS

76,489,56M
INS

9,81MO com LS =>LS =>9.81MO sem LS =>

Valor do BDI => 139,2827,12

139,28Preço Total =>1,0000000Quant. =>

Total

72,42

Valor Unit

72,42

Quant.

1,0000000

Und
Descrição

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 40 MM (LAVATÓRIOS.
MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS. ETC...)

Encargos Complementares - Servente
Encargos Complementares - Encanador

Adesivo pvc em (rasco de 850 gramas

Pasta lubrificante p/ pvcje

Código Banco
1679 ORSE C ui'

3.3.22
un

CPU cr

2.433.750,6500000

0,6500000

0.0390000

0.0900000

h
10549 ORSE

10554 ORSE

138 ORSE

1703 ORSE

CPU_A

CPU_A
2.373.66h

2,4763,36

55,58

kg
INS

5,00kg
INS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S2S//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027
FKICAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
I 0,06000ÍX)

0,6500000

3,0000000

3,0000000

61,02

19,07

2,08

Solucao limpadora pvc

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

JOELHO PVC. SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS. DN 40 MM. PARA ESGOTO PREDIAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB. 90 GRAUS. SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
SECUNDÁRIO

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120. COR VERMELHA

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

2036 ORSE

00002696 SINAPI

00003516 SINAPI

00003517 SINAPI

INS
12.39H

INS
6,24UN

INS
5,641,88UN

INS

0,190.970,2000000

0.6500000

4,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UN
00003767 SINAPI

00006111 SINAPI

00009835 SINAPI

INS
8,8713.65H

INS
23,16

21,26

89,93

5,79M
INS

MO com LS =>LS =>21,26

17,51

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

179,862,0000000 Preço Total =>QuanL =>

Total

71,24

Valor Unit

71,24

Quant

1,0000000

Und
Descrição

(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100
MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO
OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS. AF_10/201S

Código Banco

91794 Próprio

3.3.23
M

CPU

6,6936,280,1846000M
TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA EI-ÁSTICA. FORNECIDO
E INSTAADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

89714 SINAPICPU_A

1,7426.750,0653000UN
89746 SINAPICPU_A

8,3539.350,2122000UN
89748 SINAPICPU_A

1.5415,690.0982000UN
89778 SINAPICPU_A

1,9340.560,0478000UN
89796 SINAPICPU A

5,1747,690.1086000UN
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

LUVA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

TE PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

89797 SINAPICPU_A

15,2427.180,5610000M
89800 SINAPICPU_A

0,2327,990.0085000UN
89810 SINAPICPU A

3,9416.510,2392000UN
89821 SINAPICPU_A

2,5242.200,0598000UN
89833 SINAPICPU_A



;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SlNAPl - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

BDI; 24.18%		ÃO DESONERADOS ' 112 68% (HORA) 69,90% (MÉS)cnr*iAi

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

JUNÇÃO SIMPLES. PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM. JUNTA
ELÁSTICA. FORNECIDO E INST/MADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA.
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
JUNÇÃO SIMPLES. PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INST/\LAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES
QUE 75 MM E MENORES OU IGU/SJS A 100 MM. AF_09/2023

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE

TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA. PVC ESGOTO. PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC,
PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM,
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM. FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

UN 0,0311000
89834 SINAÉ’!CPU_A

6,6125,990.2544000M
89848 SINAPICPU_A

0,5531,000,0178000UN
89861 SlNAPlCPU_A

18,52 2,340.1267000UN
89856 SlNAPlCPU_A

0,0453.360,0008000UN
89861 SlNAPlCPU_A

5.7457,520,0999500UN
90438 SlNAPlCPU_A

1,827,860,2323000UN
90455 SlNAPlCPU_A

3,0024.230,1239000M
91187 SlNAPlCPU_A

2.2622,750,0995000UNCHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO M/VOR QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

91192 SlNAPlCPU_A

MO com LS => 24.03

88.46

0,00

Valor com BDI =>

LS =>24,03

17,22

MO seoi LS =>

Valor do BDI »>

1.061,5212,0000000 Preço Total =>Quant. =>

Total

95,87

Valor Unit

95,87

Quant

1,0000000

Und
Descrição

(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201S

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIT,^lO.
AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

TE, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA EIÁSTICA. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Código Banco

91793 Próprio

3.3.24
M

CPU

26.0526,051,0000000M
89712 SlNAPlCPU_A

20,4614,391,4223000UN
89731 SlNAPlCPU_A

22,5415.041.4991000UN
89732 SlNAPlCPU_A

» T’ -a11,088,581,2919000UN
89753 SlNAPlCPU_A

1.6123,030,0700000UN
89784 SlNAPlCPU_A



\ )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 0URIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC . 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

lÃO DESONERADOS ' 112 68% (HORA) 69,90% (MÈS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA
UN 0,0278000 5,04 0,14

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA.
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE. P/VRA PASSAGEM DE

TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
CHUMBAMENTO ÜNE/UR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

AF_09/2023

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC,
PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

89813 SINAPICPU_A

6,7639,380.1718000UN
90437 SINAPICPU_A

0.256,130.0421000UN
90454 SINAPICPU_A

2.5023,340,1074000M
90467 SINAPICPU_A

0.9526,960,0353000M
91186 SINAPICPU_A

2,5915,080.1718000UNCHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM.

AF_09/2023
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM £ MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

91191 SINAPICPU_A

8,82 0,940,1074000M
91222 SINAPICPU_A

MO com LS => 37,59

119,05

0.00

Valor com BDl =>

37,59

23.18

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

714,306,0000000 Preço Total =>Quant. =>

Total

76,03

Valor Unit

76,03

Quanl.

1,0000000

Und
Descrição

(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC. SÉRIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Código Banco

91792 Próprio

3.3.25
M

CPU

20,8120,811.0000000M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
/^_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
/\F_08/2022

LUVA SIMPLES. PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESC/yTGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

FURO MANUAL EM /M.VENAR1A, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. DIÂMETROS MENORES
OU IGU/MS A 40 MM. AF_09/2023

RASGO LINEAR MANU/M. EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS. DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

89711 SINAPICPU_A

9,55 8,190.8584000UN
89724 SINAPICPU_A

9,75 7,490.7691000UN
89726 SINAPICPU_A

2.036.970,2924000UN
89752 SINAPICPU_A

4,3013,820,3116000UN
89783 SINAPICPU_A C

3.8314.770,2596000UN

f90436 SIN/\PICPU_A

2,067,930,2609000M
90443 SINAPICPU_A

n

><.1

b



\ )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.S12.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ne«nwpoann5 ● 115 fiS»/. (HDRAI 69.90% (MÉSi BDI; 24.18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE
TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. /^_09/2023

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO. PVC ÁGUA PLUVIAL. CPVC,
PPR, COBRE OU AÇO. DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA flexível 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

CHUMBAMENTO PO^ÍTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40
MM. AF_09/2023

UN 0,2222000 3,88
90453 SINARICPU_A

4,0415.510,2609000M
90466 SINAPICPU_A

19,6324.480.8022000M
91185 SINAPICPU_A

2.7910,780.2596000UN
91190 SINAPICPU_A

MO com LS => 39.76

94,41

0.0039.76

18,38

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => Valor com BDI ->

377,64Preço Total =>4,0000000Quant, =>

Total

48,93

Valor Unit

48,93

Quant,

1,0000000

Und
Descrição

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
89707 SINAPI

3.3.26
UN

CPU

9.0322,670.3987000H
88248 SINAPICPU_A

10,9427,45

49,09

25,06

55,61

0.3987000

0,0292000

1,0000000

0,0440000

0,0154000

0,00

Valor com BDI =>

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM. COM GRELHA REDONDA, BRANCA

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3

LIXA 0'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00005103 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A 1,43UN
INS

25.06UN
INS

2.44UN
INS

0,032,06UN
INS

13.60

60.76

MO com LS =>LS =>13,60

11,83

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

60,76Preço Total =>1,0000000Quant. =>

Total

619,47

Valor Unit

619,47

Quant.

1,0000000

Und
Descrição

CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO, 500 UTROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA
DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
FURO EM CAIXA DÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021

FURO EM CAIXA DÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021

CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE ESFERA. PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FlBRA/FIBROClMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

Código Banco
102622 SINAPI

3.3.27
UN

CPU

12,874,293,0000000UN
102591 SINAPICPU_A

4,841,0000000 4,84UN
102593 SINAPICPU_A

282.84

63,94

282.84

31.97

1,0000000

2,0000000

UN
102605 SINAPI

94489 SINAPI

CPU_A
CPU A

UN

47,7347,731,0000000UN
94490 SINAPICPU_A

X ■-15,4011.001,4000000M
94648 SINAPICPU_A

O

13.6316,040,8500000M
94649 SINAPICPU_A

073

rrV^

o

4^
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S2S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU^A
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ne«oMPRAnn!? ● 11? ísav. /HnRAl 00.90% /MÉS) BDI: 24.18%CAplAl

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM. X 3/4 INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016
TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
AF_06/2016

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
/\F_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E /VJEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL. DN 32 MM X 1 , INSTALADO

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRAJFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA. ROSCÂVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 2,OOOOOCX) 9,66
94672 SINAPICPU_A

9,65 9,651,0000000UN
94674 SINAPICPU_A

10.9410.941.0000000UN
94688 SINAPICPU_A

13.5213,521,0000000UN
94690 SINAPICPU_A

61,6220,543,0000000UN
94703 SINAPICPU_A

26,7826.781.0000000UN
94704 SINAPICPU_A

36,3936,391,0000000UN
94796 SINAPICPU_A

62,01

769,25

MO com LS =>0,00LS =>82.01

149.78

MO sem LS =>

Valor do BDI => Valor com BDI =>

769.25Preço Total =>1,0000000Quant. =>

Total

591,43

Valor Unit

591,43

QuanL

1,0000000

Und
Descrição
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

Código Banco

97902 SINAPI

3.3.28
UN

CPU

93,85811,890,1156000m*
ARGAMASSA TRAÇO 1 ;3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LAJíGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO DO SOLO

NATURAL). AF_08/2020
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LiO. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP, 0.26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO, AF_06/2014

100475 SINAPICPU A

5,296,540,8100000m’
101616 SINAPICPU_A

136,55 1,180,0087000CHP
5678 SINAPICPU_A

1.0157.070,0178000CHIRETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA ÜQ. 88
HP CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN, 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÃX, 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

5679 SINAPICPU A

7.37498.180.0148000m*ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÜMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIFIA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC/^RGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2.7;3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA
1) ● PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

87316 SINAPICPU_A

143,71

90.22

35,79

28,21

22,54

481.06

5,0944000

4,0028000

0,0744000

H
88309 SINAPI

88316 SINAPI

94970 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

H CD
m*

02

n

NJ
£>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.52S//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA
m’ 0,0448000 2.497,94 111.90

PEÇA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE
AÇO APROXIMADA DE 30KG/M’. AF_01/2018
OESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIFLA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM AGUA

PONTALETE *7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

SARRAFO -2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACAFIANDUBA/MASSARANDUBA , ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA RGGIAO - BRUTA

TIJOLO CERÂMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)

97735 SINAPICPU_A

0.0510,020,0064000L
00002692 SINAPIINS

1,330,1184000

0,1408000

0.0125000

0.4416000

11,28M
00004491 SINAPI

00004517 SINAPI

00005069 SINAPI

00006193 SINAPI

INS
0,553,94M

INS
0,2621.39

21.05

KG
INS

9,29M
INS

89,63

217,24

734,43

0.68131.8188000

0,00

Valor com BDI =>

UN
00007258 SINAPIINS

MO com LS =>LS =>217,24

143,00

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

6,0000000 Preço Total => 4.406,58Quant. =>

TolaI

143,28

Valor Unit

143,28

Quant.

1,0000000

Und
Descrição
CPU PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM

EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS,

INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_11/2022

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF,09/2023

Código Banco
104477 SINAPI

3.3.29
UN

CPU

5,795.791.0000000UN
90456 SINAPICPU_A

17,557,922.2171000MELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO. PVC, DN 25 MM (3/4*). PARA CIRCUITOS
TERMIN/^S, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

91845 SINAPICPU A

13,6811.011.2429000M
91855 SINAPICPU_A

2.88 30,8410.7114000MCABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1.5 MM’, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM’, ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3”, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

C/MXA RETANGULAR 4" X 2* MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A«50V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

91924 SINAPICPU_A

6.104,131,4786000M
91926 SINAPICPU_A

17.8617,861,0000000UN
91937 SINAPICPU A

19,6619,661,0000000UN
91940 SINAPICPU_A

31,8031,801,0000000UN
91953 SINAPICPU_A

MO com LS => 58,83

177.92

0,00

Valor com BDI =>

LS =>58,83

34,64

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

711,684,0000000 Preço Total =>Quant. =>

Total

17,91

Valor Unit

17,91

Und Quant

1,0000000
Descrição

CAIXA RETANGULAR 4” X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE ●
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENC/LRGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

92868 SINAPI

3.3.30
UN

CPU

6,8823,67

30,60

0,2910000

0.2910000

H
88247 SINAPI

88264 SINAPI

CPU_A

CPU_A
8,90H

£a



)\

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE . 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

c/-ir<iAic MÃn nccriMrQAnrm ● 119 RflV. mnRAI EO.OQV. (MÉS1 BDI: 24.18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m* 0,0009000 710,74 OJ

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 {EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA

88629 SINAPICPU_A

1,50 1,501,0000000

0,00

Valor com BDI ->

UN
00002556 SINAPIINS

10,84

22,24

MO com LS =>LS =>10,84MO sem LS =>

Valor do BDI => 4.33

66,72Preço Total =>3,0000000Quant. =>

Total

4,13

Valor Unit

4,13

Quant

1,0000000

Und
Descrição
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM’, ANTl-CHAMA 4S0/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE, FLEXÍVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO OE 19 MM X 5 M

Código Banco

91926 SINAPI

3.3.31
M

CPU

0.6823.67

30,60

0,0290000

0,0290000

1,2434000

H
88247 SINAPI

88264 SINAPI

00001014 SINAPI

CPU_A

CPU_A
0,88H

2,532,04M
INS

0,040.0094000

0,00

Valor com BDI =>

4,91UN
00021127 SINAPIINS

1,06MO com LS =>LS »>1,06MO sem LS =>

Valor do BDI => 5,120,99

591,36Preço Total =>115,5000000Quant =>

TotalValor Unit

6,76

Quant

1,0000000

Und
Descrição

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201S
AUXILIWR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE, FLEXÍVEL. CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1. ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV. SECAO NOMINAL 4 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

Código Banco

91929 SINAPI

3.3.32
6,76M

CPU

23.67

30.60

0.920,0390000

0,0390000

1.2434000

H
88247 SINAPI

88264 SINAPI

00001021 SINAPI

CPU_A

CPU_A
1.19H

4.613.71M
INS

0,044,910.0094000

0,00

Valor com BDI =>

UN
00021127 SIN/\PIINS

1,43MO com LS =>LS =>1.43MO sem LS =>

Valor do BDI => 8,391,63

1.061,33Preço Total =>126,5000000Quant =>

TotalValor Unit

6,53

Quant

1,0000000

Und
Descrição

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG. D “ 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

Código Banco
91844 SINAPI

3.3.33
6,53M

CPU

1,6823,67

30,60

0,0710000

0,0710000

1,1000000

0,0018000

0,00

Valor com BDI =>

H
88247 SINAPI

88264 SINAPI

00002688 SINAPI

00043132 SINAPI

CPU_A

CPU_A
2,17H

2,652,41M
INS

0,0318,27

MO com LS =>

KG
INS

2,61LS =>2,61MO sem LS =>

Valor do BDI => 8,101.57

237,33Preço Total =>29,3000000Quant =>

TotalValor UnitQuantUnd
DescriçãoCódigo Banco3.3.34



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
UN 1,0000000 11,41 11,41DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO OIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A ● FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_04/Z016
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TERMIN/\L A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PAFIA CABO 2,5 MM2,1 FURO E 1

COMPRESSÃO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (lEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A

93ES4 SINAPICPU

1.1223,67

30,60

0,0476000

0,0476000

1.0000000

H
88247 SINAPI

88264 SINAPI

00001570 SINAPI

CPU_A

CPU_A
1,45H

0,97 0,97UN
INS

7,877,871.0000000

0,00

Valor com BDI =>

UN
00034653 SINAPIINS

1,75MO com LS =>1.75 LS =>MO sem LS ->

Valor do BDI => 14,162,75

28,32Preço Total =>2,0000000Ouant. =>

Valor Unit

39,83

Total

39,83

Quant

1,0000000

Und
Descrição

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201S
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA
PONTO ELÉTRICO ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF„03/2023
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P*T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA ●
FORNECIMENTO É INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Código Banco

91997 SINAPI

3.3.35
UN

CPU

11.7411.741,0000000UN
91946 SINAPICPU_A

28.091,0000000 28,09UN
91995 SINARICPU_A

16,42

49,46

MO com LS =>LS => 0.00

Valor com BDI =>

16,42MO sem LS =>

Valor do BDI => 9.63

148,38Preço Total =>QuanL => 3,0000000

Total

54,10

Valor Unit

54,10

Quant.

1,0000000

Und
Descrição

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P*T 10 A. SEM SUPORTE
E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. /VF_03/2023

Código Banco
92023 SINAPI

3.3.36
UN

CPU

11,741,0000000 11,74UN
91946 SINAPICPU_A

42,3642,361.0000000UN
92022 SINAPICPU_A

MO com LS => 22.66

67.18

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22.66

13,08 Valor com BDI =>

134,36Preço Total =>2,0000000Quant. =>

Total

48,31

Valor Unit

48,31

QuanL

1,0000000

Und
Descrição

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E /\REIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
CONTRAPISO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARG/\MASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

Código Banco
87737 SINAPI

3.3.37
m*

CPU

23,62762,130.0310000m’
87373 SINAPICPU A

14.920,5290000

0,2650000

0,5000000

0,2100000

28.21

22.54

H
88309 SINAPI

88316 SINAPI

00001379 SINAPI

00007334 SINAPI

CPU_A

CPU_A
x-^-p5.97H

0.450.90KG
INS

3,3515,97

MO com LS =>

L
INS

18,800,0018.80 LS =>MO sem LS ->

0:d

§5

o

I £>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTCCCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS i SINAPI ● 01/2024 - M,S8C ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027
FNCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
Valor do BDI => 11,68 Valor com BDI => 59,99

Preço TolaI => 584,909.7500000Quant. =>

Total

69,72

Valor Unit

69,72

QuanL

1,0000000

Und
Descrição

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

Código
93389

Banco

SINAPI

3.3.38
m'

CPU

19.0728,07

22,54

32,08

0,6797000

0,1893000

1,0818000

HAZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PISO EM CERAM1CA ESMALTADA. COMERCIAL (PADRAO POPULAR), COR LISA. PEI MAIOR OU
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMlCAS

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

88256

88316

00001297

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU_A

CPU_A
4,26H

34,70m'
INS

10,139.1325000

0.2410000

0,00

Valor com BDI =>

1,11KG
00001381

00034357

SINAPI

SINAPI

INS
1,566,51KG

INS
MO com LS => 15,81

86,57

LS =>15,81

16.85

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

844,05Preço Total =>9,7500000Quant. =>

Total

891,71

Valor Unít

891,71

QuanL

1,0000000

Und
Descrição
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ●
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZARA/ISTA

BUCHA DE NYLON SEM ABAStO, COM PARAFUSO DE 6.10X65 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO

PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

Código Banco

91338 SINAPI

3.3.39
m*

CPU

10,0528,21

22,54

50,02

0,3563000

0,1779000

0,8829000

H
88309 SINAPI

88316 SINAPI

00000142 SINAPI

CPU_A

CPU_A
4,00H

44,16310ML
INS

620,47620,471.0000000m’
00004914 SINAPIINS

2.930,614.8166000UN
00007568 SINAPIINS

210,1030.676,8504000M
00036888 SINAPIINS

MO com LS -> 9,430,00

Valor com BDI =>

LS =>9,43MO sem LS =>

Valor do BDI => 1.107,32215,61

3.255,52Preço Total =>2,9400000Quant. =>

Total

14,48

Valor Unii

14,48

QuanL

1,0000000

Und
Descrição
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS.
AF_04Í2023
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC/y^GOS COMPLEMENT/>RES

TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

Código Banco
88489 SINAPI

3.3.40
m'

CPU

5,0030,71

22,54

36,17

MO com LS =>

0,1631000

0.0544000

0.2285000

0,00

Valor com BDI =>

H
88310 SINAPI

88316 SINAPI

00007356 SINAPI

CPU_A

CPU_A
1,22H

X T* V
8,26L

INS
çr4,08LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4.08

17.983,50 03

1.657,75Preço Total => \;S92,2000000Quant. =>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAP! - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

BDI: 24,18%lÃO DESONERADOS ● 112 68% (HORA) 69,90% (MÊS)
PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

Valor Unit

78,65

Total

76,65

QuanL

1,0000000

Und
Descrição
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

Código Banco
95544 SINAPI

3.3.41
UN

CPU

8,6727,45

22,54

67,74

MO com LS =>

0,3162000

0,0996000

1,0000000

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA

88267 SINAPI

88316 SINAPI

00011703 SINAPI

CPU_A

CPU_A
2.24H

67.74UN
INS

7,540,00LS =>7,54MO sem LS =>

Valor do BDI => 97.66Valor com BDI =>19,01

97,66Preço Total =>1.0000000Quant. =>

TotalValor Unit

76,94

27,45

22,54

66.03

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,3162000

0,0996000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Descrição
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO

Código Banco

95545 SINAPI

88267 SINAPI

88316 SINAPI

00011757 SINAPI

3.3.42
76,94UN

CPU
8,67H

CPU_A

CPU_A
2.24H

66,03UN
INS

7,54LS =>7,54MO sem LS =>

Valor do BDI => 95,5418.60

95,54Preço Total =>1,0000000Quant. =>

Total

478,09

106,19

113,51

Valor Unit

478,09

23,36

28,07

Quant

1,0000000

4,5460000

4,0440000

4,6000000

0,0010000

1,8200000

1,2920000

2,3500000

Und
Descrição
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT/^ES

CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)

AREIA GROSSA LAVADA

CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)

GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm

FRONTAO GRANITO CINZA ANDORINHA 10x2cm

Código Banco
190276 SBC

88243 SINAPI

88274 SINAPI

0CWO5O SBC

OOOKK) SBC

001100 SBC

010414 SBC

061913 SBC

3.3.43
UN

CPU
H

CPU_A

CPU_A
H

3,540,77KG
INS

0,0770,91m’
INS

10.46

206.72

37.60

145,69

593,69

5.75KG
INS

160.00

16.00

MO com LS =>

m’
INS

M
INS

0,00LS =>145,69

115,60

MO sem LS =>

Valor do BDI => Valor com BDI =>

605,56Preço Total =>1,0200000Quant =>

Total

294,59

Valor Unit

294,59

Quant

1,0000000

Und
Descrição

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADF5ÃO POPULAR.
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLWTICO
E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AFJ2/2013
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA. TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 01/2020

Código Banco

86942 SINAPI

3.3.44
UN

CPU

9.649.641,0000000UN
86879 SINAPICPU_A

22,0522,051.0000000UN
86882 SINAPICPU_A

10.7510.751,0000000UN
86884 SINAPICPU_A



\ )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
UN 1.0000000 162,05 162,05LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2 OU 3/4. PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86904 SINAPICPU_A

90,10 90,10UN 1.000000086906 SINAPICPU_A

0,00 MO com LS => 22,22

365,82

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22,22

71,23

LS =>

Valor com BDI =>

Preço Total => 365,82Quant. => 1,0000000

Valor Unit

630,25

Total

630,25

Und QuanL

1,0000000
Código Banco
86932 SINAPI

Descrição

V/XSO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA ● PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
VASO SANITÃRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA- FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

3.3.45
UNCPU

76,47

553,78

76,47

553,78

1.00000CW

1,0000000

UN86887 SINAPI

86888 SINAPI

CPU_A
CPU A UN

MO com LS =>LS => 0,00

Valor com BDI =>

24,91

782,64

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

24,91

152.39

Preço Total =>1,0000000 782,64Quant. =>

Valor Unit

12,83

Total

12,83

QuanL

1,0000000

UndDescrição
DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ",

AGUA FRIA

Código Banco
00007608 SINAPI

3.3.46

UNINS

MO com LS => 0,00LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

15,933,10

Preço Total *> 15,93Quant. => 1,0000000

2.241.260,12

Total
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0.50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

4

Valor Unit

5,60

112,11

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,0500000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Código Banco
99063 SINAPI

99061 SINAPI

4.1

5,60MCPU
5.60UNCPU A

2.26MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,26 LS =>

6.951.35

Preço Total => 186.178,8226.788,3200000QuanL =>

QuanL

1,0000000

Valor Unit

5,98

TotalUndDescrição

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA CPU POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENC/VRGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

90091 SINAPI

4.2

5,98m’
CPU

» T' -TJ3,520,0172000 204,71CHP5631 SINAPICPU_A
çr

84.80 1,63CHI 0.01930005632 SINAPICPU_A

0.0371000 22,54 0.83H88316 SINAPICPU A



\ }

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.52S/í0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,21 LS => 0,00

Valor com BOI =>

MO com LS => 1,21

7,421,44

Preço Total => 89.264,4212.030,2459262Quant. =>

Valor Unit

13,17

Total

13,17

Und Quant

1,0000000
Descrição

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVAOEJRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO: 0,26 MVPOTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Código Banco

104734 SINAPI

4.3

m’
CPU

5.21CHP 0,0382000 136,55RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPEFtACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÃX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5678 SINAPICPU_A

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP- MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÃX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

57,07 3,14CHI 0,05510005679 SINAPICPU_A

315,73 1,70CHP 0.0054000CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÃX1MA
15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÃGUA- CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG. CARGA ÚTIL MÃXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANOUE DE AÇO

PARA TR/M^SPORTE DE ÃGUA - CHI DIURNO- AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/^ES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

5901 SINAPICPU_A

0,0006000 78.08 0.04CHI5903 SINAPICPU A

22,54 2,550.1135000

0.0614000

H88316 SINAPI

91277 SINAPI

CPU_A

CPU_A
8,79 0,53CHP

MO com LS => 3,52LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

3.52

16,353,18

192.760,6311.789,6410077 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unit

8,95

TotalQuant.

1,0000000

UndDescrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HId'^UÜCA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP ● CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇ/\MBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C/\MINHÂO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO C/VBINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.
CARGA ÚTIL MÃXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÃXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA- CHI DIURNO, AF_06/2014

Código Banco

100982 SINAPI

4.4

8,95m’
CPU

204.71 1,69CHP 0,00830005631 SINAPICPU A

64.80 0.89CHI 0.01050005632 SINAPICPU_A

5,290,0198000 267.58CHP91386 SINAPICPU_A

78,67 1,08CHI 0,013800091387 SINAPICPU_A

0,00 MO com LS => 1,27MO sem LS => 1,27 LS =>



\

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
Valor do BDI => 2,16 Valor com BDI => 11,11

Quant. => 240,6049168 Preço Total => 2.673,12

Valor Unit

2,70

TotalUnd Quant.

1,0000000
Descrição
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M», EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
93589 SINAPI

4.5

2,70M3XKM
CPU

267.58CHP 0,0090000 2.4091386 SINAPICPU_A

CHI 78,67 0,300,003900091387 SINAPICPU_A

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,34 LS => 0,00

Valor com BDI =>

0,34

3,350,65

Preço Total =>Quant. => 2.406,0491852 8.060,26

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

1,83

Total
Descrição

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

●400* GR (USO EM PVC. ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Código Banco
97121 SINAPI

4.6
M 1,83CPU

H 0,0426000

0.0426000

0,0043000

18.55

22.54

20,26

0,7988246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

CPU_A

CPU_A
0,96H

0,08UN
INS

MO com LS =>LS «> 0,00

Valor com BDI =>

1,06MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1.06

2,270,44

Preço Total =>Quant. => 17.537,2200000 39.809,48

Quant

1,0000000

Valor Unit

2,53

TotalUnd
Descrição
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

●400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Código Banco
97122 SINAPI

4.7
M 2,53CPU

H 0,0582000

0.0582000

0,0075000

18.55

22.54

20.26

1.0788246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

CPU_A

CPU_A
1.31H

0.15UN
INS

1,45 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 1.45MO sem LS =>

Valor do BDI => 0,61 3.14

cr

Preço Total => 8.958,73Quant. => 2.853,1000000

Und Quant Valor Unit Total
DescriçãoCódigo Banco4.6

■Cs



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA

VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% <MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA
3,21 3,21M 1,0000000ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA. ON 100 MM, JUNTA ELASTlCA

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTlCA, EMBALAGEM DE

●400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

CPU 97123 SINAPI

1,360,0737000

0,0737000

0,0096000

18,55

22.54

20,26

HCPU_A

CPU_A

88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

1,66H

0,19UNINS

MO com LS => 1.84LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,84

3,980.77

Preço Total => 9.942,43Quant => 2.498,1000000

Valor Unit

4,60

TotalUnd QuanL

1,0000000

Código Banco
97127 SINAPI

Descrição
ASSENTAMENTO OE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150
MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTlCA. EMBALAGEM DE

●400* GR (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OLTTROS)

4.9

4,60MCPU

18,55

22,54

20.26

1,94H 0,1048000

0,1048000

0,0151000

CPU_A

CPU_A

88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

2,36H

0.30UNINS

LS => MO com LS => 2,61MO sem LS =>

Valor do BDI =*>

2,61 0,00

Valor com BDI => 5,711,11

Preço Total => 11.380,60Quant. => 1.993,1000000

Valor Unit

9,50

TotalUnd QuanL

1,0000000

Código Banco

97128 SINAPI

Descrição

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200
MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN, 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPEFIACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

4.10

9,50MCPU

136.55 1.17CHP 0,0086000CPU A 5678 SINAPI

57,07 2,36CHI 0,0414000RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL
MÍN, 6,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CPU_A 5679 SINAPI

2.520,1359000

0,1359000

0,0195000

18,55

22,54

20,26

HCPU_A
CPU A

88246 SIN/\PI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC/VÍGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA EL4ST1CA, EMBALAGEM DE

*400* GR (USO EM PVC, ACO. POLIETILENO E OUTROS)

3.06H

0.39UNINS

MO com LS => 4,34LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,34

11,792.29

Preço Total *> 15.444,90QuanL “> 1.310,0000000

TotalQuanL Valor UnitUndCódigo Banco Descrição4.11



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURiTUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS i 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
1,0000000 11,67 11,67MASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 250

MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TFJAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88
HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÀX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF_O6/2014

CPU 97129 SINAPI

136.55 1,44CHP 0,0106000CPU_A 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

57,07 2,90CHI 0,0509000CPU A 5679 SINAPI

0.1670000

0,1670000

0,0240000

18.55

22.54

20,26

3,09HASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA. EMBALAGEM DE

●400‘ GR (USO EM PVC, ACO. POLIETILENO E OUTROS)

88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

CPU_A

CPU_A 3,76H

0,48UNIN5

MO com LS => 5,35LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

5,35

14,492.82

Preço Total => 7.272,53501,9000000Quartt. =>

Total

13,86

Valor Unit

13,86

Und QuanL

1,0000000
Descrição
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300

MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. C/VP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACION/\L
MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Código Banco

97130 SINAPI

4.12

MCPU

136.55 1.72CHP 0.0126000CPU_A 5678 SINAPI

57,07 3,44CHI 0,0604000RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIO. 88

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP, MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CPU A 5679 SINAPI

18,55

22,54

20,26

3.67H 0,1981000

0,1981000

0,0284000

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/\RES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

CPU_A

CPU_A 4,46H

0.57UNINS

6.350,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

6,35 LS =>

17,213,35

Preço Totai => 1.297,6375,4000000Quant. =>

X - -z
Total

18,20

Valor Unit

18,20

Und Quant

1,0000000
Código Banco

97132 SINAPI

Descrição
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA. DN 400

MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

4.13 Ccr

MCPU

Ox

kN



)

PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS i 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHP 0,0165000 136,55 2.25RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88

HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL
MiN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÃX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5678 SINAPICPU_A

4,52CHI 0,0793000 57,07RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACION/VL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÃX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

5679 SINAPICPU_A

4,820.2602000

0.2602000

0.0373000

18,55

22,54

20,26

HASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

●400* GR (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OLH^ROS)

88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

CPU_A

CPU_A 5,86H

0,75UNINS

MO com LS => 8,34LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

8,34

22.604,40

Preço Total => 440,70Quant. => 19,5000000

Valor Unit

13,64
MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
Código Banco

00036084 SINAPI

4.14

13,64MINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

16.933,29

Preço Total => 296.905,13Quant. => 17.537,2200000

Valor Unit

28,32
MO com LS =>

TotalUnd Quant.

1,0000000

0.00

Valor com BDI ->

Código Banco

00036373 SINAPI

Descrição

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, ON 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

4.15

28,32MINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

35,166.84

Preço Total => 100.314,992.853,1000000Quant. =>

TotalQuant.

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

46,04

MO com LS =>

UndDescrição

TUBO PVC PBA JEI. CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

Código Banco
00036374 SINAPI

4.16

46,04MINS

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI ->

0.00

57.1711.13

Preço Total => 142.816,37QuanL => 2.498,1000000

Valor Unit

103,38

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

Código Banco

00009828 SINAPI

4.17

103,38MINS X ●T' -D
C. 5' 30,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>
Ocr

128,3724,99 n

Preço Total => 255.854,241.993,1000000QuanL =>

Total

175,20

Valor Unit

175,20

Und Quant.

1,0000000
Código Banco

00009829 SINAPI

Descrição

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

4.18

M nINS

c

c
I



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 0,00

217,5642,36

Preço Total => 285.003,60Quant => 1.310,0000000

Valor Unit

378,75

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndCódigo Banco
00009827 SINAPI

Descrição

TUBO PVC OEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

4.19

378,75MINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

470,3391,58

501,9000000 Preço Total => 236.058,62Quant. =>

TotalQuanL

1,0000000

Valor Unit

378,75

MO com LS =>

UndDescrição

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 7665)
Código Banco

00009827 SINAPI

4.20

378,75MINS

0,00LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI=>

0,00

470,3391,58 Valor com BOI =>

Preço Total => 35.462,88Quant => 75,4000000

Total

324,55

53.80

69,55

201,20

83,93

403,02

Valor Unit

324,55

23,67

30,60

201,20

MO com LS =>

Und QuanL

1,0000000

2,2730000

2,2730000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 400

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETROCALHA LISA TIPO "U" SOOxIOOmm CHAPA 24 PRE-6ALVANIZADA

Código Banco

063038 SBC

88247 SINAPI

88264 SINAPI

077785 SBC

4.21

MCPU

H
CPU_A

CPU_A
H

MINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

83,93

78,47

Preço Total => 7.858,8919,5000000QuanL =>

Valor Unit

12,89

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndCódigo Banco

00000052 SINAPI

Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE. DN 50 / DE 60 MM

4.22

12,89UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

16.003,11

Preço Total => 128,00QuanL => 8,0000000

TotalValor Unit

43,52

MO com LS =>

Und QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA. PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM

Código Banco
00000043 SINAPI

4.23

43,52UNINS

0,00LS =>MO sem LS “>

Valor do BD1=>

0,00

54,0410,52

Preço Total => 162,12QuanL 3,0000000
X -z

Valor Unit

65,07

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

UndCódigo Banco
00000047 SINAPI

Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA. BOLSA/ROSCA, JE, DN 100/ DE 110 MM

4.24

65,07UNINS

i

Wg:
0,00LS => 0,00MO sem LS -> 0,00

7D

H
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTUCUPU ■ MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 60,90% (MÊS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
15,73 Valor com BOI => 80,80Valor do BDI =>

969,60Preço Total =>Quant. => 12,0000000

TotalQuant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor UnitUndCódigo Banco
00001206 SINAPI

Descrição

CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)

4.25

6,68 6,68UNINS

0,00MO com LS =>LS=>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

8.291,61

49,74Preço Total =>Quant => 6,0000000

TotalValor Unit

30,43

MO com LS =>

Und Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
Código Banco

00001845 SINAPI

4.26

30,43UNINS
0,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 37,787.35

Preço Total => 642,2617,0000000Quant =>

TotalValor Unit

71,85

MO com LS =>

Und Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS. DN 75/DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
Código Banco

00001824 SINAPI

4.27

71,85UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

89,2217,37

178,44Preço Total =>Quant. => 2,0000000

Valor Unit

94,99

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

UndCódigo Banco
13107 SEINFRA

Descrição

CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 50

4.28

94,99UNINS
0,000,000.00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 117.95Valor com BDI =>22.96

2.241,0519,0000000 Preço Total =>Quant =>

Valor Unit

178,73

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição
CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 75

Código Banco
13108 SEINFRA

4.29

178,73UNINS
0,00LS =>0.00MO sem LS =>

Valor do BDI => 221,9443,21

Preço Total => 443,882,0000000Quant =>

TotalValor Unit

346,09

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição
CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 100

Código Banco
13109 SEINFRA

4.30

346,09UNINS
0,000.00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI => 429,7783,68

429,77Preço Total =>Quant => 1,0000000

TotalValor UnitQuantUndDescrição4.31 Código Banco
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
1,0000000 93,83

MO com LS =>

93,83UNCURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 5013110 SEINFRAINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,00 LS => 0.00

Valor com BDI => 116,5122,68

Preço Total => 349,53Quant. => 3,0000000

Valor Unit

271,70

MO com LS =>

TotalUnd Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 50 PN10

Código Banco
13793 SEINFRA

4.32

271,70UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

337.3965.69

Preço Total =>4,0000000 1.349,56Quant =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com GDI =>

Valor Unit

85,01

MO com LS =>

UndDescrição

EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75/ DE 85 MM (NBR 10351)
Código Banco

00003075 SINAPI

4.33

85,01UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

105.5620,55

Preço Total =>Quant => 8,0000000 844,48

Valor Unit

134,52

MO com LS =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Código Banco

00003076 SINAPI

Descrição

EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351)

4.34

134,52UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

167,0432,52

Preço Total => 2.672,64Quant => 16,0000000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

24,08

MO com LS =>

UndDescrição

REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA

Código Banco
00011321 SINAPI

4.35

24,08UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

29.905,82

Preço Total => 1.255,80Quant => 42,0000000

Valor Unit

15,72

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição

REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA
Código Banco

00020327 SINAPI

4.36

15,72UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

19,523,80

Preço Total => 678,40Quant => 45,0000000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

27,69

MO com LS =>

UndDescrição

REDUCAO PVC PBA, JE. PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA
Código Banco

00011323 SINAPI

4.37

27,69UNINS

0,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI => 34,386.69

Preço Total => 412,56Quant => 12,0000000

O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525»0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,6814 (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

Valor Unit

20,46

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0.00

Valor com BOI =>

UndCódigo Banco
00007048 SINAPI

Descrição

TE. PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

4.38

20,46UNINS

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

25.404.94

Preço Total => 889,0035,0000000Quant=>

Valor Unit

94,79

MO com LS =>

TotalQuant.

1,0000000

UndCódigo Banco
00041692 SINAPI

Descrição

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, ON 100/DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

4.39

94,79UNINS
0.00LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

117.71Valor com BDI =>22,92

Preço Total => 4.708,40QuanL => 40,0000000

Valor Unit

44,74

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco
00007088 SINAPI

Descrição

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

4.40

44,74UNINS
0,000.00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 55.5510,81

Preço Total => 222,204,0000000Quant. =>

Total

75,33

Valor Unit

75,33

Quant.

1,0000000

UndDescrição

TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50/ DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR

10351)

Código Banco

00011378 SINAPI

4.41

UNINS

MO com LS => 0,000,00

Valor com BDI =>

LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,00

93,5418,21

Preço Total => 1.122,4812.0000000Quant. =>

Total

63,65

Valor Unit

63,65

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco
00011379 SiNAPÍ

Descrição

TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR

10351)

4.42

UNINS

MO com LS -> 0,00LS => 0,00

Valor com BDI =>

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI => 79,0415,39

Preço Total => 316,164,0000000QuanL =>

Valor Unit

36,71

Total

36,71

QuanL

1,0000000

UndDescrição

TE DE REDUCAO, PVC PBA. BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR

10351)

Código Banco
00011493 SINAPI

4.43

UNINS

0,00MO com LS =>LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

45.588.87

Preço Total => 866,0219,0000000QuanL =>

TotalValor UnitQuant.UndCódigo Banco Descrição4.44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ■ M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
UN 1,0000000

0,00

Valof com 6DI =>

2.877,01

MO com LS =>

2.877,01

0.00

3.572.67

CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 20013499 SEINFRAINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

695,66

Preço Total => 10.718,013,0000000Quant. =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

3.791,00

MO com LS =>

UndCódigo Banco
13503 SEINFRA

Descrição
CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 250

4.45

3.791,00UNINS
0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS =>0,00

4.707,66916,66

Preço Total => 32.953,62Quant => 7,0000000

TotalValor Unit

1.524,07

MO com LS =>

Und Quant

1,0000000

0.00

Valor com BOI =>

Descrição

CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 150
Código Banco

I3495 SEINFRA

4.46

1.524,07UNINS

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

1.892.59368.52

7.570,36Preço Total =>Quant => 4,0000000

Valor Unit

1.808,08

MO com LS =>

Total

1.808,08

1.808,08

2.245.27

Quant

1,0000000

UndDescrição

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 150

Código Banco
110591 SEINFRA

4.47

UNINS

1.808,08

437,19

LS => 0,00MO sem LS ->

Valor do BDI => Valor com BDI =>

4.490,542,0000000 Preço Total =>Quant. =>

TotalValor Unit

871,17

MO com LS ->

QuantUndDescrição
CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 100

Código Banco
13528 SEINFRA

4.48

871,17UN 1,0000000INS

0.00LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

1.081,81Valor com BDI =>210,64

4.327,24Preço Total =>Quant => 4,0000000

TotalValor Unit

690,36

MO com LS =>

Und Quant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Descrição
CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 50

Código Banco
13526 SEINFRA

4.49

690,36UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

857,28166,92

4.286,405,0000000 Preço Total =>Quant =>

3? -r* -C

TotalValor Unit

731,45

MO com LS =>

Und Quant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Descrição

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 75

Código Banco

13527 SEINFRA

4.50 o

731,45UN 'C^INS
0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

-

908,31176,86

7.266,488,0000000 Preço Total =>Quant. =>

NJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S25W001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

TotalQuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

1.130,04

MO com LS =>

UndDescrição
CRUZETA JE FoFo/PVC BBB8 DN 200 x 100

Código Banco
13531 SEINFRA

4.51

1.130,04UNINS

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

1.403,28273.24

8.419,686,0000000 Preço Total =>QuanL =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

821,84

MO com LS =>

UndCódigo Banco
13529 SEINFRA

Descrição

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 50

4.52

821,84UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

1,020,56198,72

Preço Total => 4.082,24QuanL => 4,0000000

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

986,22

MO com LS =>

UndCódigo Banco

13530 SEINFRA

Descrição

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 75

4.53

986,22UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,00

1.224,68238,46

Preço Total => 3.674,043,0000000QuanL =>

Valor Unit

86,71

MO com LS =>

Total

86,71

QuanLUndDescrição
CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 100

Código Banco

13104 SEINFRA

4.54

UN 1,0000000INS

0,000,00 LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI => 107,67Valor com BDI =>20,96

Preço Total => 323,01QuanL s> 3,0000000

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

18,87

MO com LS =>

UndDescrição

CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 50

Código Banco
13102 SEINFRA

4.55

18,87UNINS

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

23,434.56

Preço Total => 820,05QuanL => 35,0000000

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

47,31

MO com LS =>

UndDescrição
CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 75

4.56 Código Banco
13103 SEINFRA 47,31UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

58,7411,43

Preço Total => 117,48QuanL => 2,0000000

crTotalValor Unit

43,38

MO com LS =>

Und QuanLCódigo Banco

13106 SEINFRA

Descrição

CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 50

4.57

Oc43,38UN 1,0000000INS
0.00LS => 0,00MO sem LS => 0.00

■CS
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
Valor com BDI => 53,86Valor do BDI => 10,48

Preço Total => 484,74Quant. => 9,0000000

QuanL

1,0000000

Valor Urtit

51,95

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco
18026 SEINFRA

Descrição

CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 75

4.58

UN 51,95INS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS => 0.00 0,00

Valor com BDI => 64,5112,56

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 193,53

Valor Unit

26,50

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

CRUZETA OE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 75 x 50

4.59 Código Banco
I3105 SEINFRA 26,50UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

32.906.40

18,0000000 Preço Total => 592,20Quant. =>

Valor Unit

3.546,05

MO com LS =>

Total

3.546,05

3.546,05

4.403,48

Und QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 250
Código Banco
110576 SEINFFtA

4.60

UNINS

3.546,05

857.43

LS »>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 4.403,48

QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

5.704,61

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco

13511 SEINFRA

Descrição

CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 300

4.61

5.704,61UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

7.083,981,379.37

Preço Total => 7.083,98Quant. => 1,0000000

Valor Unit

474,64

MO com LS =>

TotalUnd Quant.

1,0000000

Descrição

EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELAST1CA ON ISO PN10

4.62 Código Banco

13762 SEINFRA 474,64UNINS

LS => 0,00 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

589,40114,76 Valor com BDI =>

Preço Total =>8,0000000 4.715,20QuanL =>

QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

637,43

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco

13763 SEINFRA

Descrição

EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 200 PN10

4.63

637,43UNINS

0.00MO sem LS =>

Valor do BDI=>

0.00 LS =>

791.66154,13

Preço Total =>Quant. => 6,0000000 4.749,36

QuanL Valor Unit TotalUndCódigo Banco Descrição4.64

A '
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ■ 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24.18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
2.603,06

MO com LS =>

2.503,06UN 1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 400 PN1013767 SEINFRAINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

3.108,29605,23

Preço Total => 12.433,16Quant. => 4,0000000

Valor Unit

648,30

MO com LS =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 250 x 100
Código Banco

17142 SEINFRA

4.65

648,30UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

805.05156,75

Preço Total => 11.270,70Quant. => 14,0000000

Valor Unit

908,88

MO com LS =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x 200
Código Banco

14045 SEINFRA

4.66

908,88UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

1.128,64219,76

2,0000000 Preço Total => 2.257,28Quant =>

Total

945,29

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

945,29

MO com LS =>

UndCódigo Banco

14044 SEINFRA

Descrição

REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x 150

4.67

UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

1.173,86228,57

8.217,02Quant => 7.0000000 Preço Total =>

Valor Unit

1.145,09

MO com LS ->

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 300 X 200
Código Banco

14047 SEINFRA

4.68

1.145,09UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

1.421,97276,88

1.421,971,0000000 Preço Total =>Quant =>

TotalQuant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

2.492,42

MO com LS =>

UndDescrição

REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 250
Código Banco

14052 SEINFRA

4.69

2.492,42UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00 LS =>

3.095,08602,66

3.095,081,0000000 Preço Total =>Quant =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

559,15

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco

14040 SEINFRA

Descrição

REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN ISO x 100

4.70

559,15UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

694,35135,20

3.471,755,0000000 Preço Total =>Quant =>



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) 801: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

Total

357,33

357,33

443,73

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Valor Unit

357,33

MO com LS =>

UndDescrição

REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 ic50
Código Banco
111254 SEINFRA

4.71

UNINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

357,33

86,40

Preço Total => 3.549,84Quant => 8,0000000

Valor Unit

635,70

MO com LS =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Descrição

REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 x 100
Código Banco

14041 SEINFRA

4.72

635,70UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0.00

789,41153,71

Preço Total => 5.525,87Quant => 7,0000000

Valor Unit

1.837,63

196,01

Total

1.837,63

807.56

Und Quant

1,0000000

4.1200000

Descrição

CAIXA PARA REGISTRO, TIPO II, PARA DIÂMETROS DE ISO A 200MM

Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5-1:2:8
(cimento / cal / areia) c/junta de 2,0cm - RI

Escavação manual de vala ou cava em material de 1 * categoria, profundidade alé 1,50m
Coleta e carga manuais de entulho

Chapisco em parede com argamassa traço t1 -1 ;3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 -1:3 (cimento / areia)
Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com

formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação

Concreto simples fabricado na obra, fck=13.5 mpa, lançado e adensado

Tampão de ferro fundido para caixa de registro td-5

Código Banco

5958 ORSE

157 ORSE

4.73

unCPU

m*CPU A

2,3912000

1.7568000

4,6200000

4,6200000

0,1728000

52,20

17,40

124,82

30.56

31,36

162,80

420,48

m’2497 ORSE

26 ORSE

3310 ORSE

3317 ORSE

6456 ORSE

CPU_A

CPU_A

CPU_A

CPU_A
CPU A

m’

6,79m'

35.24

2.433.39

m’

m’

0,6344000

0,1440000

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

17.40

527.94

173.00

MO com LS =>

11,03

76,02

173,00

676,35

2.281,96

m*76 ORSE

95 ORSE

5662 ORSE

CPU_A

CPU_A
unINS

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

676,35

444,33

LS =>

Preço Total => 52.485,08Quant => 23,0000000

Valor Unit

1.420,47

Total

1.420,47

Und Quant

1,0000000

Descrição
REGISTRO DE GAVETA Cl BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA PI TUBOS DE FERRO DÚCTIL

Cl CABEÇOTE DN 80

4.74 Código Banco

15053 SEINFRA UNINS

LS => 0,00

Valor com BOI =>

MO com LS => 0,00MO sem LS ->

Valor do BOI =>

0.00

1.763,93343,46

Preço Total => 7.055,72Quant => 4,0000000

37 ■!“ -C

Total

1.778,60

Quant

1,0000000

Valor Unit

1.778,60

UndDescrição
REGISTRO DE GAVETA Cl BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA PI TUBOS DE FERRO DÚCTIL
C/VOLANTE DN100

Código Banco

15090 SEINFRA

4.75 cr

UNINS

0^MO com LS -> 0,00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00 LS => 0,00

Valor com BDl => 2.208,66430,06



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525W001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE A8ASTECCIMENT0 DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
6,0000000 Preço Total => 17.669,28Quant. =>

Total

2.990,19

Und Quant.

1,0000000

Valor Unít

2.990,19
Descrição
REGISTRO DE GAVETA Cl BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA PI TUBOS DE FERRO DÚCTIL
Cl VOLANTE DN150

Código Banco
15117 SEINFRA

4.76

UNINS

MO com LS => 0,00LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI “>

0.00

3.713.21723,02

14.852,84Quant. => 4,0000000 Preço Total =>

Valor Unit

4.291,28

Total

4.291,28

Und Quant.

1,0000000
Código Banco

15059 SEINFRA

Descrição

REGISTRO DE GAVETA Cl BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA PI TUBOS DE FERRO DÚCTIL

Cl CABEÇOTE DN 200

4.77

UNINS

MO com LS => 0,00LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

5,328,911.037,63

Preço Total => 16.986,73Quant. => 3,0000000

TotalQuant

1,0000000

0,0180000

0,0060000

0,0010000

0,0030000

0,0060000

0,0180000

0,00

Valor com BOI =>

Valor UnitUndDescrição

TESTE HIOROSTÁnCO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Encanador

Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diamelro 4" - .potência = 5 cv
Encarregado de turma - SICRO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

Código Banco
6465 ORSE

10549 ORSE

10554 ORSE

2449 ORSE

54 ORSE

00002696 SINAPI

00006111 SINAPI

4.78

0,480,48mCPU

3,75 0.06h
CPU_A

CPU_A 0,023.66h

0,005,68hINS

18,28

19,07

13,65

MO com LS =>

0,05hINS

0,11HINS

0,24HINS

0,40LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,40

0,590,11

Preço Total => 15.805,10Quant => 26.788,3200000

763.384,30

Total

209,31

LIGAÇÕES DOMICILIARES
Descrição

CPU PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20
MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO
MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

5

Quant

1,0000000

Valor Unit

209,31

UndCódigo Banco
104114 SINAPI

5.1

UNCPU

179,84 23.37m’ 0,1300000PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAJvlADA DE AREIA,

LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

COLAR DE TOMADA. PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO. PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X

1/2". PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA. 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
LUVA. PVC, ROSCÁVEL, 1/2". PfiRA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
TUBO. PEAD, PE-80. DE = 20 MM X 2,3 MM. PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

101622 SINAPICPU_A

16,061,0000000 16,06UN104031 SINAPICPU A

X -D

7,29 7,29UN 1.0000000104046 SINAPICPU_A

24,80 24,80UN 1,0000000

1,0000000

4,0000000

104056 SINAPI

104058 SINAPI

104060 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

6,796.79UN

32,848.21M



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ;01.612.52S//0001-«)

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE A8ASTECCIMENT0 DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA

m’ 2,4528000 14,99 36,76ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF, ATE 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTEAJMA CPU POR TRECHO). RETROESCAV. (0,26 M3). LARG, MENOR QUE 0,8 M, EM
SOLO DE IA CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

90099 SIN/VPICPU_A

2,3215000 26,45 61,4093382 SINAPICPU_A

MO com LS => 71,39

259,92

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

71,39

50,61

LS => 0,00

Valor com BDI =>

QuanL => 1.270,0000000 Preço Total => 330.098,40

Valor Unit

157,74

Und QuanL

1,0000000

Total

157,74
Código Banco
97741 SINAPI

Descrição

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (%),

PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÒMETRO). AF_11/2016

5.2

UNCPU

1.4506000 22.67 32.88AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HCPU_A 88248 SINAPI

H 1.4506000

2.0000000

1,0000000

27.45 39,81ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADAPT/0OR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA. 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM. PARA AGUA FRIA

PREDIAL

JOELHO PVC. SOLDAVEL. 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM. PARA AGUA FRIA PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL. 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 ' (REF 1509)

TUBO PVC. SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GFtAO 100

CPU_A 88267 SINAPI

00000065 SINAPI

00000813 SINAPI

0.89 1.78UNINS

4,26 4,26UNINS

2,0000000

2,0000000

1,0000000

3,0252000

0,9553000

0.4455000

0,1100000

0,4460000

0.00

Valor com BDI =>

0.73 1,46UN00003529 SINAPI

00003540 SINAPI

00006016 SINAPI

00009868 SINAPI

00009875 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

INS

5,01 10,02

25,97

UNINS

25,97UNINS

4,17 12,61MINS

15,50

16,02

55,61

14.80MINS

7.13UNINS

6,11UNINS

UN 2,06 0,91INS

MO com LS => 49,51

195.88

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

49,51

38,14

LS =>

Preço Total => 248.767,60Quant. => 1.270,0000000

Valor Unit

117,00

22,67

Total

117,00

10.30

Und QuanL

1,0000000

0,4646000

Código Banco
95673 SINAPI

88248 SINAPI

Descrição

HIDRÒMETRO DN 20 ('/»), 1.5 MVH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5.3

UNCPU

HCPU_A

12.47H 0,4546000

0,0159000

1,0000000

27.45

14,93

94,00

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

HIDRÒMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA

AGUA POTÁVEL FRIA. RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

88267 SINAPI

00003148 SINAPI

00012769 SINAPI

CPU_A
0,23UNINS

94,00UNINS

15,51

145,29

15,51

28,29

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

X T* -C
c i7' S
çr

Preço Total => 184.518,30Quant. => 1.270,0000000
i-Sc

56.312,13SERVIÇOS COMPLEMENTARES6

J

O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01Í2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
QuanL

1,0000000

0.0120000

0.0360000

0,0120000

0,0120000

0,0120000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit TotalUndCódigo

6098

2480

Descrição

CADASTRO DE REDES DE ÁGUA / ADUTORAS

Pick-up. capacidade 1.2 t

Auxiliar topografia - SICRO

Nível ótico de precisão
TEODOLITO

Topógrafo - SICRO

6.1 Banco

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

1,39 1,39CPU m

11,08

21.79

0.13hINS

0,78h48INS

H 2,34 0,026442

6443

INS

2,34 0,02HINS

36,96

MO com LS =>

0,44h70INS

1,22MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,22 LS =>

1,720,33

Preço Total =>Quant. => 26.140,7790698 44.962,13

Valor Unit TotalUnd QuanL

1,0000000

0,0800000

0,2000000

0,0240000

Código
73677

88253

88597

00001158

Banco

Próprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Descrição

CADASTRO DE UGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESENHISTA OETALHISTA COM ENC/y?GOS COMPLEMENTARES

CAMINHONETE DE CARGA ATE 1.2 T Cl MOTOR DIESEL TIPO GM D-10 OU EQUIV (INCL

MANUT/OPERACAO)

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! COPIA HELIOGRAFICA

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PAPEL VEGETAL 90G/M2 - 0,8M DE LARGURA

6.2

7,32 7,32UNCPU

11,52

24.15

43,28

0.92HCPU_A

CPU_A H 4.83

1.03HINS

0,0300000

0.0125000

0,00

Valor com BDI =>

16,05 0,48m’SINAPI

SINAPI

INS 00004266

00021139 5.50 0,06MINS

5.15 LS => MO com LS => 5.15MO sem LS =>

Valor do BOI => 1.76 9,08

Quant. => 1.250,0000000 Preço Total => 11.350,00

Total sem BOI

Total do BDI

Total Geral

5.898.562,02

1.424.828,91

7.323.390,93

íÁ í-í
CAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA'

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MA: 112025108-7
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, s/n, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

TEMO DE APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

Pelo presente, após análise do Projeto Básico, e considerando os elementos nele

contido, capazes de propiciar as diretrizes da contratação, para atender às necessidades do

Município de Buriticupu/MA, APROVO o presente projeto constante nos autos do processo

administrativo n° 0404002/2024, por atender as exigências previstas no inciso XXV do caput

do art. 6° da Lei n" 14.133/2021, com vistas à realização de procedimento licitatório para

Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de

implantação de sistema de abastecimento de água com reservatório e rede de distribuição na

zona urbana do município de Buriticupu/MA.

Buriticupu/MA, 05 de abril de 2024.

Atenciosamente,

AFONSO BARROS bATISTA

Chefe d 2 Gabinete
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n” 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PARA
ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Por meio do DFD n° 0404002/2024, a Secretaria Municipal de Obras e

Urbanismo, atesta a necessidade da Contratação de empresa de engenharia especializada para
execução dos serviços de implantação de sistema de abastecimento de água com reservatório
e rede de distribuição na zona urbana do município de Buriticupu/MA, fundamentando-se no
art. Art. 18, II, da lei 14.133/2021:

No intuito de que seja apresentado estudo técnico preliminar e realizada a análise
de riscos, se for o caso, DESIGINO os seguintes agentes públicos para compor Equipe de
Planejamento da Contratação (EPC), que serão coordenados pelo primeiro:

Josias da Silva Costa, Integrante Requisitante:

Lucas Rafael da Conceição Pereira - (Engenheiro Civil),
Integrante Técnico.

I.

II.

Encaminhem-se os autos ao coordenador da EPC, para providências necessárias,

comunicando-se os integrantes e a coordenadoria de licitações, se necessário, nos termos do
Art. 6®, do decreto Municipal n° 042/2023.

Buriticupu/MA, 05 de abril de 2024.

Atenciosamente,

itistaAfonso B

Chefe d& Gabindíe
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N“ 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n°, CEP; 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os

devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a me

lhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos principios que regem a

Administração Pública.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de im
plantação de sistema de abastecimento de água com reservatório e rede de distribuição na
zona urbana do municipio de Buriticupu/MA.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Empresa a ser contratada deverá possuir expertise em obras com predominância em
implantação de sistema de abastecimento de água afins ao objeto pleiteado comprovadamente
por Atestados de Capacidade Técnica registrado no órgão competente;

2.2 A empresa licitante deverá estar devidamente registrada no Conselho Regional de Enge
nharia (CREA)

2.3. Comprovação da capacidade técnico-profissional - apresentação de Certidão de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicá
vel, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participa
rão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.
2.4. Comprovação da capacidade técnico operacional, relativo à execução dos serviços.
2.5. Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverão ser os mesmos que assinarão as
ARTs de execução de obras /serviços.

2.6. Os atestados de capacidade técnico-profissional, ou Anotações de Responsabilidade Téc
nica (ART’s) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverão estar devidamente registrados
no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da região onde os serviços foram executados,
comprovando que os responsáveis técnicos constantes do quadro técnico da licitante executam
ou executaram serviços similares, em vulto e tipologia aos da contratação pretendida.
2.7 As condições de habilitação técnica deverão ser mantidas durante toda a execução do ob
jeto. Por ocasião da substituição do responsável técnico indicado na fase de habilitação, du
rante a fase de execução do objeto, caberá nova comprovação quanto a manutenção das con
dições de habilitação inicialmente verificadas.
2.8. O licitante vencedor deverá começar a executar os serviços, mediante empenho prévio,

no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da remessa do empenho da despesa e ordem de
serviço;

2.9. O prazo de execução será de 08 (oito) meses;
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2.10. O prazo de vigência da contratação é de 08 (oito) meses contados do(a) sua assinatura,
prorrogável na forma da Lei n° 14.133/2021 em seus artigos 106 e 107.
2.11. A contratação será realizada por meio de licitação, com critério de avaliação de menor
preço, nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2°, e 34, todos da Lei Federal n®
14.133/2021;

2.13. Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar
que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação.

2.14. Justificativa da necessidade da contratação

2.14.1.0 sistema atualmente em operação da CAEMA na cidade de Buriticupu tem abran

gência de 255 ha, assentado em parcela da área urbana.

2.14.2. A área urbana do Municipio, conforme Censo IBGE 2010, é de 1190,52 ha, se expan

dindo do atual núcleo urbano no sentido do Bairro Sagrima. A área situada entre a urbi e o

baiiTO Sagrima vem se caracterizando como área com forte tendência de expansão, onde estão

projetadas as implantações de 2 conjuntos residenciais: O Ecoburiticupu com 1.000 casas e o

Nova Buriticupu com 500 casas, participantes do Programa Minha Casa Minha Vida do Go

verno Federal, todos dispondo de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário,

inclusive ETEs.

2.14.3. Também conta a mesma área com loteamento composto de 1.000 unidades, já com

edificações sendo erigidas. Além destes, está prevista a implantação, no bairro Aeroporto, do

Residencial Jose Gomes, com 1.216 casas, também dispondo de sistema de saneamento pró

prio.

2.14.4. A planta de abrangência do sistema proposto mostra, além da área limitada pelo siste
ma atual (255 ha), a área de expansão de 574,6 ha, que complementa a área urbana utilizada
no Censo 2010 - IBGE. Os empreendimentos habitacionais ligados ao PAC estão dispostos
fora da área urbana.

Resultados almejados

2.15.1. O principal objetivo é garantir que todos os residentes da cidade tenham acesso seguro
e confiável à água potável em suas casas, escolas, locais de trabalho e espaços públicos.

2.15.2. Com acesso garantido à água potável, espera-se uma redução significativa nas doenças
transmitidas pela água e outras condições de saúde relacionadas à falta de saneamento básico
adequado.

2.15.3. Um sistema de abastecimento de água confiável pode impulsionar o desenvolvimento
econômico local, permitindo que empresas operem de maneira mais eficiente e atraindo inves
timentos para a região. Além disso, um melhor acesso à água pode liberar tempo e recursos
para que as famílias se dediquem a outras atividades produtivas, como educação e trabalho.

2.15.
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2.15.4. Ao garantir o acesso à água potável, especialmente para as comunidades mais vulne
ráveis, espera-se uma redução na pobreza e na desigualdade, pois as famílias podem direcio
nar seus recursos para outras necessidades básicas, como alimentação, moradia e educação.

2.15.5. Um sistema de abastecimento de água bem planejado e gerenciado pode promover o
uso sustentável dos recursos hídricos, minimizando o desperdício e protegendo os ecossiste

mas locais. Isso contribui para a conservação da biodiversidade e para a resiliência ambiental
da região.

3. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

3.1. Considerando que para a prestação dos serviços constantes neste instrumento não há vari

edade de soluções disponíveis, visto que a única opção é a contratação de empresa de enge

nharia, a pesquisa de se deu através de planilha orçamentária com pesquisa em bancos de pre

ços como STNAPI/MA, SBC/MA, ORSE, SEINFRA E COMPOSIÇÕES PRÓPRIA para fins
de estimativa de valor da contratação constantes no projeto básico, portanto estima-se um

valor R$ 7.323.390,93 (sete milhões trezentos e vinte e três mil trezentos e noventa reais e

noventa e três centavos).

4. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

4.1. A demanda dos serviços previstos está prevista no projeto básico, onde foram demonstra

dos os itens e quantitativos da contratação.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Conforme Projeto Básico já constante nos autos, para solução da necessidade administra
tiva, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto téc
nico e econômico, a contratação de empresa especializada na realização dos serviços descri-

j

5.2. Os valores de referência a foram obtidos através de planilha orçamentária com base no
SINAPl/MA, SBC/MA, ORSE, SEINFRA E COMPOSIÇÕES PRÓPRIA, composições pró

prias e/ou outros bancos de preços;

tos;

6. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

6.1. Considerando a necessidade exposta ao longo deste ETP, além dos apontamentos já reali

zados, a solução mais adequada do ponto de vista técnico e econômico é a contratação de em

presa que seja especializada para realização dos serviços descritos acima.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

7.1. O objeto deste termo é a Contratação de empresa de engenharia especializada para execu
ção dos serviços de implantação de sistema de abastecimento de água com reservatório e rede
de distribuição na zona urbana do município de Buriticupu/MA; , A,
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7.2. O licitante vencedor deverá começar a executar os serviços, mediante empenho prévio, no

prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da remessa do empenho da despesa ou da ordem de
serviços;

7.3. Os insumos e demais itens necessários para a referida obra devem ser entregues direta

mente no local, sendo de inteira responsabilidade da empresa contratada;
7.4. Todas as despesas necessárias para a realização do serviço, bem como para a entrega dos
materiais, como fretes, equipamentos e ferramentas correrão por conta da contratada;

7.5. Na entrega, o responsável da CONTRATANTE irá avaliar, juntamente com o responsá
vel da empresa contratada, se cada serviço foi realizado com as devidas especificações acor
dadas no contrato;

7.6. Caso os serviços estejam de acordo com as especificações, será assinado um termo de
atesto na nota fiscal pelas partes contratantes, em duas vias, devendo uma via ficar com a em
presa contratante e a outra com a empresa contratada, caso algum item não esteja de acordo
com as especificações, ou a execução do serviço não seja condizente com o contratado, o pro
duto não deverá ser aceito, sendo comunicado à autoridade competente da Unidade devendo o

item ser entregue/substituído no prazo máximo de 30 (trinta) dias, com os custos coiTendo por
conta da empresa contratada;

7.7. O pagamento será realizado, após vistoria, num prazo máximo de 30 dias;

7.8. A autorização de pagamento será feita pela autoridade competente, após este receber do
servidor responsável a nota fiscal com o termo de atesto.

8. PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

8.1. Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitações atenderão ao

princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso, na apli
cação deste princípio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a res
ponsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da
redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da compe
tição e de evitar a concentração de mercado.

9. possíveis providências para adequação

9.1. Não será necessário a adoção de providências pelo órgão previamente à celebração do
contrato.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

10.1. Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para

a viabilidade e contratação desta demanda.

11, PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

11.1. Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito
da Administração;
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11.2. Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas
sejam concluídas, quais sejam:
a) elaboração de minuta do edital;

b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;

c) designação em Portaria do Agente de Contratação e Comissão;
d) elaboração de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para análise jurídica;
f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer,

mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;
g) publicação e divulgação do edital e anexos;
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;
i) realização do certame, com suas respectivas etapas;

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. A Contratada deverá atender aos seguintes critérios de sustentabilidade para que não

haja impactos no meio Ambiente.

12.2. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Nor
mas Técnicas sobre resíduos sólidos.

12.3. A CONTRATADA deverá obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene, conforto

e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego.

12.4. Deverá prever soluções inovadoras na prestação de serviços de excelência, que resultem

em sustentabilidade e eficiência. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de

desperdícios/menor poluição.

12.5. Racionalização do uso de substância potencialmente tóxicas/poluentes. Substituição de

substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade.

12.6. Racionalização/economia no consumo de energia, especialmente elétrica, água e papel.

12.7. Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de

desperdícios/poluição.

12.8. Reciclagem/destinação adequada de resíduos gerados na prestação de serviços. Priorizar

0 emprego de mão de obra local, nos termos do inciso IV, art. 4® do Decreto n® 7.746/2012.

13. RISCOS DA CONTRATAÇÃO

AÇÃO DE CON
TINGÊNCIA

AÇÃO PRE
VENTIVA

IMPACTORISCO PROBABILIDADE

DE OCORRÊN¬

CIA

Republicação do

Edital com corre

ção dos itens alvos

de impugnação.

Definir as re

gras gerais da

contratação de

foiTna clara no

Questionamento

excessivos na

Concorrência
BaixoBaixa
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Edital e em

seus anexos

Licitação deser- Republicação do

Edital observando

requisitos que po-

deriam ter provo

cado a desistência

de possíveis empre

sas interessadas

Definição de

exigências téc

nicas compatí

veis com 0 ob

jeto a ser licita-

ta

Baixa Médio

do

Definir punição

no edital para

empresa adju

dicada que não

assinar o con

trato dentro do

prazo estipula-

Adjudicar novo

fornecedor ou pro

mover nova contra

tação

Contratada se

recusar a assinar

0 contrato

Baixa
Alto

do

Gestão/Fiscalização

do contrato com

aplicação de san

ções previstas

quando ocorrer

alguma falha con

tratual e, em último

caso, cancelar con

trato e adjudicar

novo fornecedor ou

promover nova

contratação.

Incapacidade da

empresa vence

dora em execu

tar 0 contrato

Exigir docu

mentação com-

provatória que

a licitante já

prestou servi

ços semelhante

ao contratado,

ao menos 50%.

- Exigir 0 nível

máximo de

garantia contra

tual permitido

em lei com

vistas a assegu

rar 0 compro

misso da em

presa na presta

ção adequada

dos serviços.

AltoBaixa
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Adjudicar novo

fornecedor ou pro

mover nova contra

tação e aplicação

de sanções

Habilitação

financeira con

forme Lei n°

14.133/2021.

Falta de capaci

dade financeira

da empresa para

executar os ser-

AltoMédia

viços

Exigir requisi

tos habilitató-

rios relativos à

qualificação

econômica -

financeira. -

Exigir garantia

contratual, con

forme Lei n°

14.133/2021

Adjudicar novo

fornecedor ou pro

mover nova contra-

Falência da em

presa vencedora

tação

AltoBaixa

Devolução dos ma

teriais de baixa

qualidade e aplica

ção de sanções

Exigência de

prova gráfica e

controle prévio

à utilização dos

produtos.

Fornecimentos

de materiais e

equipamentos

sem qualidade

AltoMédia

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

14.1. A área demandante, isoladamente ou em conjunto com outros setores, declara, de forma

conclusiva, que a pretendida contratação é:

Adequada ao atendimento da necessidade a que se destina.

Justificativa: Pelo exposto, vê-se que a melhor solução será através da contratação dos servi

ços a serem realizados por empresa especializada.

14.2. Previsão no Plano Anual de Contratações - PAC:

14.2.1. A contratação não foi prevista no plano anual de aquisições/serviços, uma vez que o

referido PCA está sendo elaborado pelo órgão.

14.2.2. Ademais, destaca-se que a demanda foi apresentada no DFD if 0404002/2024 e apro

vada por meio do despacho da Autoridade competente.

15. RELAÇÃO DE ANEXOS DO ETP
15.1. não há.
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16. DATA E EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Buriticupu/MA, 08 de abril de 2024.

Membros integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC):

Josias da Silva Costa

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Integrante Requisitante

Lucas Rafael da Conceição Pereira

Engenheiro Civil

Integrante Técnico

De acordo, aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar da Contratação.

IV
Afonso Bwros Batista

Chefe de Gabinète
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Buriticupu/MA, 08 de abril de 2024.
MEMORANDO

PROC. ADMN. N” 0404002/2024

Ao Senhor

José Raimundo dos Santos Moraes

CRC-MA 006609/0-7

Setor de Contabilidade

Solicita-se informar a existência de dotação orçamentária e impacto orçamentário

disponível no orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo visando a

Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de

implantação de sistema de abastecimento de água com reservatório e rede de distribuição na

zona urbana do município de Buriticupu/MA, no valor estimado de R$ 7.323.390,93 (sete

milhões trezentos e vinte e três mil trezentos e noventa reais e noventa e três centavos).

Atenciosamente,

AFONSO BARROS BATISTA

Chefe (le Gabinete

José Ral lit do ols nntps Morses
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DESPACHO DE DEVOLUÇÃO DE PROCESSO

DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO.

PARA: SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, neste ato

representado pelo Senhor AFONSO BARROS BATISTA.

DESPACHO: Segue processo administrativo ns 0404002/2024, OBRAS DE

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM RESERVATÓRIO E
REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA ZONA URBANA, para prosseguimento do feito, junta-
se:

1. CERTIDÃO DE COBERTURA ORÇAMENTARIA

2. PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Buriticupu - MA, 08 de abril de 2024.

JoséRaimufkíc dos Sa t
CRC if/ 00 6

Diretor Inter

0 iwor2&.>
ífí-

de et lamkíiío
de d|( di je

P||6 2022
Portarii i\fi

TERMO DE RECEBIMENTO

Certifico que recebi o presente documento

zmÁ: C/à 7 /En.v

(L \

Assinatura
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RUBRICA

2

CERTIDÃO

JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES, Contador, inscrito no, sob o CRC/MA

006609/0-7, responsável pela escrituração e demonstrações contábeis de execução financeira e

orçamentária da PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO.

CERTIFICA:

Que revendo a Lei Orçamentária, para vigência no exercício do ano de 2024, verificou-se

dotação orçamentária para o cumprimento dos encargos a serem assumidos, com OBRAS DE

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM RESERVATÓRIO E REDE DE

DISTRIBUIÇÃO NA ZONA URBANA, no Município de BURITICUPU - MA.

DOTACAO ORÇAMENTARIA:

PODER: 02-PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNÇÃO PROGRAMATICA: 17.512.0013.2.039.0000 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE

ABASTECIMENTO D'ÁGUA ZONA URBANA

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SUB-ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Buriticupu - MA, 08 de abril de 2024.

José R( muralo do
c ic

Direto Int
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DECLARAÇAO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTARIO-FINANCEIRO

Declaramos, para os fins no inciso I do artigo 16 da Lei Complementar n. ° 101 de 04 de maio de

2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a estimativa de impacto orçamentário-fmanceiro da contratação

pretendida sobre a previsão de despesas para o exercício de 2024, em que ocorrerá a despesa, cujo objeto

OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM RESERVATÓRIO E REDE DE

no Município de Buriticupu/MA, tem índice de comprometimento

elemento de despesa ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E

DISTRIBUIÇÃO NA ZONA URBANA,

orçamentário-fmanceiro com

INSTALAÇÕES de 2,13%

Declaramos ainda, que a referida despesa não causará impacto orçamentário-flnanceiro

nos dois exercícios subsequentes.

Buriticupu/MA, 08 de abril de 2024.

Cr C r ^ it
nXe nodj«0^Diretor Je
d«

0f&/2022Pol

Rua São Raimundo. 01, Centro. Buriticupu-MA, CEP n° 65.393-000 - CNPJ: 01.612.525/0001-40
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITiCUPU
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N° 076/2022 - GAPRE DE 20 DE MAIO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETOR

INTERINO DO DEPARTAMENTO GERAL DE

CONTABILIDADE, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

MA, no uso de suas

atribuições legais e nos termos do art. 89, il, "a” da Lei Orgânica Municipal de 15

de junho de 1997, pela presente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU

RESOLVE:

Art. 1° Nomear o (a) Senhor (a) JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS

MORAES, portador (a) do (a) RG n° 81087697-3 SSP/MA e CPF

626.253.303-68, para ocupar o cargo de provimento em comissão de DIRETOR

INTERINO DO DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE, com

denominação - DANS-1, junto à Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroaglndo

seus efeitos a 12 de maio de 2022.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO

MARANHÃO, em 20 de maio de 2022.

Assinado de forma digital

por JOAO CARLOS TEIXEIRA
DA5ILVA:97359734304

Dados: 2022.05.20 1G;32;00

-03'00’

João Carlos Teixeira da Silva

Prefeito Municipal de Buríticupu/MA

JOAO CARLOS

TEIXEIRA DA

SILVA:97359734304

Rua Sào Raimundo. Ol. Ccnlro. Buriiicupu-MA. CCPn" rj5..T93-0Ü0 - CNPJ: 01.611525/0001-40
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Eu, Afonso Barros Batista, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento

às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101/2000, na qualidade de

Ordenador de Despesas, DECLARO existir adequação orçamentária e financeira para atender

0 objeto, a Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de

implantação de sistema de abastecimento de água com reservatório e rede de distribuição na

zona urbana do município de Buriticupu/MA, conforme termo de referência, cujas despesas

serão empenhadas na Dotação Orçamentária:

PODER: 02 - PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PROJETO/ATIVIDADE: 17.512.0013.2.039.0000 IMPLATAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÀGUA ZONA URBANA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o

Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo estimado de

R$ 7.323.390,93 (sete milhões trezentos e vinte e três mil trezentos e noventa reais e noventa

e três eentavos).

Buriticupu/MA, 09 de abril de 2024.

Afonso B^ros Batista
Chefe de Gabinete
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N"0i.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenador de despesas, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do

artigo 16 da Lei Complementar \f 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa

relativa à Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de

implantação de sistema de abastecimento de água com reservatório e rede de distribuição na

zona urbana do município de Buriticupu/MA, conforme projeto básico possui adequação

orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o

Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), sendo que a mesma

não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2024.

Buriticupu/MA, 09 de abril de 2024.

A

Afonso Blnros Batista

Chefe dè Gabinàte
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Trata-se de Processo Administrativo instaurado em 04 de abril de 2024, com vistas à seleção

da proposta apta mais vantajosa visando a Contratação de empresa de engenharia

especializada para execução dos serviços de implantação de sistema de abastecimento de água

com reservatório e rede de distribuição na zona urbana do município de Buriticupu/MA.

Considerando a manifestação pela legalidade constante nos autos, no uso das atribuições que

me foram delegadas, AUTORIZO a realização do procedimento de contratação por

Concorrência, na forma eletrônica, nos termos solicitados.

Encaminhem-se os autos a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, para providências

necessárias, quanto da elaboração das minutas do edital e contrato, para prosseguimento com

os demais atos legais.

Buriticupu/MA, 09 de abril de 2024.

pw ■árros BaristaAfonso Bá^ ..
Chefe daGabine
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N° 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n”, CEP; 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

TERMO DE AUTUACAO

Hoje, nesta cidade, AUTUO o Processo Administrativo n” 0404002/2024, com Documento de
Formalização da Demanda datado de 04/04/2024, que deu origem ao processo de licitação

que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, JOSIAS DA SILVA COSTA,
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, o subscrevo.

1. DOS AUTOS

Faz parte dos autos a documentação inerente à instauração de procedimento licitatório,
CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para execução do objeto abaixo
indicado, composto pelos seguintes elementos principais:

Documento de formalização da demanda;

Projeto Básico;

Estudo técnico preliminar;

Informações sobre a dotação orçamentária e impacto orçamentário, conforme previsto;

Declaração de adequação orçamentária e ordenador de despesa;

Autorização; e

Autuação do Processo.

a)

b)

c)

d)

e)

í)

g)

DA ORIGEM DA LICITAÇAO2.

PROCESSO ADMINISTRATIVO n”. 0404002/2024.

SECRETARIA REQUISITANTE; Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

DO OBJETO3.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos
serviços de implantação de sistema de abastecimento de água com resei-vatório e rede de dis
tribuição na zona urbana do município de Buriticupu/MA.

4. DO PROCEDIMENTO ADOTADO

PROCEDIMENTO ADOTADO: ConcoiTência Eletrônica, nos termos do Art. 28, In
ciso U da Lei Federal n°. 14133/2021.

Página 1 de 2
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n“, CEP: 65.393-000, Centro ~ Buriticupu/MA

5. ESTIMATIVA DO VALOR

O valor global estimado da licitação é de R$ 7.323.390,93 (sete milhões trezentos e
vinte e três mil trezentos e noventa reais e noventa e três centavos) conforme projeto básico.

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER: 02 - PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PROJETO/ATIVIDADE: 17.512.0013.2.039.0000 IMPLATAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA ZONA URBANA

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O procedimento de licitação em epígrafe está fundamentado na Lei n° 14.133/2021,
Decreto Municipal iC 041/2023 e demais legislações pertinentes.

Buriticupu/MA, 10 de abril de 2024.

1
ias da

Secretário Municipaí-de Obras e Urbanismo

Página 2 de 2
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N° 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n*^, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

DESPACHO

A

Procuradoria Geral do Município
Prefeitura de Buriticupu/MA

Prezados,

Pelo presente, encaminho os autos do Processo Administrativo n° 0404002/2024, con

tendo todos os artefatos necessários da fase preparatória, para que seja procedida com a análi

se jurídica da contratação, para fins do controle prévio de legalidade em cumprimento ao dis

posto no art. 53, ambos da Lei n” 14.133/2021.

Encaminhem-se os autos a Procuradoria Geral do Município, para providências necessárias

quanto a manifestação jurídica que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos.

Certo de sua atenção, agradeço antecipadamente.

Buriticupu/MA em 10 de abril de 2024.

!2.4
/

osias da

Secretário Municipal de Obras eXlrbanismo

ilL/_Dh /2024Recebido em:

AiexindreFloJÍM^

Portana'^5/2022
uridico
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n°, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N“ XXX/2024

DATA DE ABERTURA: XX/XX/2024 ÀS XX:XX HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF) NO SÍTIO
www.licitanet.com.br

Objeto

Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de implantação de sistema
de abastecimento de água com reservatório e rede de distribuição na zona urbana do município de

‘^3uriticupu/MA.

Valor Total Máximo da Licitação

R$ 7.323.393,93 (sete milhões trezentos e vinte e três mil trezentos e noventa e três reais e noventa e três centavos).

Instrumento

Contratual
Critério de JulgamentoVistoriaRegistro de Preços

Menor Preço GlobalContratoFacultativaNão

Reserva Cota

ME/EPP

Licitação Exclusiva
ME/EPP

Modo de Disputa

AbertoNãoNão

Exigência de Documentos Complementares na Proposta de Preços

Item 9.18.2 relativo à garantia de proposta e item 9.18.3 relativo à proposta readequada

Exigência de Garantia de
Proposta

Exigência de Garantia ContratualTipo de Objeto

SimObraSim (Item 9.18.2)

EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do
Município: www.buriticupu.ma.20v.br. Portal do PNCP htWs://pncp. 20v.br plataforma LICITANET
wvvyy.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-maii: cplburiticupu2021 2mail.com, bem como ser

retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua Nível Médio, n® 300, Centro, CEP: 65.393-000
Buriticupu - MA.

PREÂMBULO1.

O Município de Buriticupu/MA, inscrito no CNPJ sob 0 n® 01.612.525/0001-40, por intermédio da Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo, que ao final assina, sediada à Rua São Raimundo, n° 01, Centro, CEP;
65.393-000, Buriticupu/MA, toma público que fará realizar procedimento licitatório para contratação do
objeto abaixo especificado, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, do tipo

1.1

Página 1 de 61
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N” 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n°, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

MENOR PREÇO GLOBAL, Processo Administrativo n" 0404002/2024, em observância às disposições da
Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Complementar n” 123/2006, Instrução Normativa Seges/ME n." 73/2022,
Decreto Municipal n° 041/2023, além das demais legislações correlatas e de outras normas aplicáveis ao
objeto deste certame e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

2. OBJETO

A presente licitação tem por objeto a “Contratação de empresa de engenharia especializada para
execução dos serviços de implantação de sistema de abastecimento de água com reservatório e rede
de distribuição na zona urbana do município de Buriticupu/MA”, confonne critérios e especificações
descritas no Anexo 1 o qual faz parte integrante deste edital independentemente de transcrição.

Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na plataforma licítanet

e as especificações constantes deste edital, prevalecerão as últimas.

O prazo de execução do objeto será de 8 (oito) meses.

O regime de execução será por empreitada por preço global.

2.4.1

técnico preliminar.

2.1

2.2

2.3

2.4

A justificativa da escolha pelo regime de execução por preço global encontra-se no estudo

DO VALOR MÁXIMO ADMITIDO

O valor máximo admitido para a presente licitação é de R$ 7.323.390,93 (sete milhões trezentos e vinte e
três mil trezentos e noventa reais e noventa e três centavos).

3.

3.1

Também são tidos como máximos admitidos os valores individualizados de cada item constante3.1.1

da planilha orçamentária.

Os percentuais de Mão de Obra, para a obra, deverão ser calculados conforme o indicado na3.1.2

Seção II da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil IN RFB 2021/2021, "Aferição Indireta com
Base na Nota Fiscal, na Fatura ou no Recibo de Prestação de Serviços".

(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=l 16968#2247121)

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL obser\^adas as especificações
definidas no Anexo I deste edital, bem como as condições exigidas nos itens 07 a 11 do presente Edital.

4.1.1

detalhamento de seus respectivos subitens.

4.

4.1

A licitação será realizada em único item, o qual é composto de planilha orçamentária com o

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A impugnação e os pedidos de esclarecimentos poderão ser realizados em até 03 (três) dias úteis, antes da
data fixada para abertura da sessão pública por fonna eletrônica diretamente na plataforma da licitação
WWW.licitanet.com.br, ou protocolada na sede da Prefeitura Municipal, no endereço Rua São Raimundo, n®
01, Centro, CEP: 65.393-000, Buriticupu/MA.

5.

5.1

Página 2 de 61



BURITICUPU
24Prnc.

li?;

Rub.

27fíçüS^«^
tO-1M9W

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n”, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, exceto quando a alteração no Edital, não afetar a formulação das propostas, conforme
dispõe art. 55, §L, da Lei n“ 14.133/21.

Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal.

A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo
de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, disponível para

consulta aos consulentes e interessados, no sítio http://www.buriticupu.ma.gov.br através do “Link” -
“LICITAÇÕES”, e no sitio www.licitanet.com.br e passará a integrar os autos do processo.

A impugnação tem efeito suspensivo, não sendo aberta a sessão pública de propostas da licitação enquanto
estiver pendente o seu julgamento.

O expediente desta Administração se dá de T a 6^ feiras, no horário compreendido das 08:00 às 12:00 horas
e das 14:00 às 18:00 horas.

Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente por qualquer transação efetuada diretamente ou por
seu representante no Sistema Eletrônico, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros não autorizados.

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados
no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

As microempresas e empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado previsto nos artigos 42 a 45 da
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar desta Concorrência deverão dispor de
chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do
sistema.

O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidad e exclusiva, incluindo qualquer transação
por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão
licitante responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Não poderão participar desta Concorrência:

Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica,
quando a licitação versar sobre ser\'iços ou fornecimento de bens a ele relacionados.

Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou

5.1.1

5.1.2

5.2

.3

5.4

5.5

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.8.1.

6.8.2.
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detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado,
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.

Pessoa Física ou jurídica que se encontre, na data de abertura desta Concorrência,
impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta.

6.8.3.1.

indireta no âmbito federai, estadual e municipal.

Suspensa de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de

6.8.3.

Declarada inidônea junto a qualquer órgão ou entidade da Administração direta ou

6.S.3.2.

Buriticupu/MA.

6.8.3.3.

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

O impedimento de que trata este subitem será também aplicado ao licitante que atue em

Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n” 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

Pessoa Física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, lenha sido
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por .submissão de
trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela
legislação trabalhista.

6.8.4.

6.8,5.

6.8.6.

Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País.

Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente
público do órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da
legislação que disciplina a matéria e o Código de Conduta dos Servidores de Buriticupu.

A vedação se estende a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público — OSCIP, atuando nessa condição.

Demais condicões dispostas nos Decreto Municipal n” 041/2023.

A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
os itens 6.8.1 e 6.8.2 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução
da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supei-visão exclusiva de agentes públicos do órgão ou
entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

6.8.7.

6.8.8.1.

6.8.9.

6.8.10.

6.9.

6.10.
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O disposto nos itens 6.8.1 e 6.8.2 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo
do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execução.

Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, atendidas as condições
previstas no art. 15 da Lei n” 14.133/2021 e aquelas definidas em edital.

Fica vedada a participação nesta licitação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio
isoladamente, bem como de profissional em mais de uma Sociedade Empresária ou em mais de um consórcio.

No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa
brasileira.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de
julgamento.

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o valor global,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

6.11.

6.12.

6.12.1. ou

^.12.2.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a7.3,1.

proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII. da Constituição.

7.3.2.

Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos7.3.3.

incisos III e IV do art. U e no inciso 111 do art. 5*^ da Constituição Federal.

Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da7.3.4.

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133/2021.

A falsidade da declaração de que trata os subitens do item 7.3 sujeitará o licitante às sanções previstas na Ld
n° 14.133/2021. neste Edital e na legislação municipal.

Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública.

Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação
pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio
de lances.

Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
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Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final
mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

7.9.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

7.9.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e

0 intervalo de que trata o subitem acima.

O Valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa,
sendo vedado:

7.10.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por menor preço.

Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:

Valor unitário (mensal, unitário etc., conforme o caso) e (anual, total) do item.

O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para8.1.2.

contratação

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

No valor da proposta inicial, bem como os lances ofertados deverão estar computados todos os valores
necessários para o atendimento do objeto da presente licitação, tais como tributos, encargos diretos e
indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguros, materiais,
custos inerentes à aquisição, transporte e armazenamento, não cabendo a Prefeitura Municipal de Buriticupu
quaisquer custos adicionais.

O valor ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva responsabilidade do
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.

A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em
conformidade com o que dispõe o edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituição.

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados
da data da sessão de abertura desta licitação.

3.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
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Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas
dos compromissos assumidos.

8.7.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSlFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessão pública.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Agente de Contratação e os
licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total (global).

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no edital.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de RS 5.000,00 (cinco mil
reais).

O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o

registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com prorrogações.

9.

9.1.

9.2.

9.3,

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

).10.

A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada9.10.1.

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de
lances intennediários.

9.10.2.

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á9.10.3.

automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de9.10.4.

pelo menos 5% (cinco porcento), a Agente de Contratação/Comissão , auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir
0 reinicio da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
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9.10.4.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na

faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com

a primeira colocada.

9.10.4.2.A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados

pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

9.10.4.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

No caso de desconexão com a Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pela Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.

Caso 0 licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60
da Lei n*^ 14.133/2021 e conforme documentos e diretrizes previstas na legislação municipal, nesta ordem:

Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à
classificação.

Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei.

Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento.

Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamenle, aos bens e serviços produzidos ou
prestados por:

Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração
Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município,

no território do Estado em que este se localize.

Empresas brasileiras.

Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei n*^ 12.187. de 29 de dezembro de 2009.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.14.1.

9.14.1.1.

9.14.1.2.

9.14.1.3.

9.14.1.4.

9.14.2.

9.14.2.1.

9.14.2.2.

9.14.2.3.

9.14.2.4.
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Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Agente de Contratação poderá negociar, pelo
sistema eletrônico, condições mais vantajosas para que seja obtida melhor proposta.

A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente
estabelecida.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

O último lance ofertado deverá levar em consideração o número máximo de casas decimais permitidas para

0 valor 02 (duas) casas, oportunidade em que as casas decimais excedentes do valor deverão ser
desconsideradas em caso de arredondamentos.

Esse valor será fixo durante o prazo de vigência do contrato.

A Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie por meio de funcionalidade disponível no sistema de www.licitanete.gov,br, a proposta adequada ao
último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos documentos complementares quando
exigido em edital, e quando necessário de documentos para confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

É facultado a Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.15.

9.15.1.

9.15.2.

9.15.3.

9.16.

9.17.

9.18.

9.18.1.

GARANTIA DE PROPOSTA

A licitante deverá apresentar no prazo e nas condições estipuladas no item 9.18.2 do edital. Garantia de
Proposta, nos termos do art. 58 da Lei n“ 14.133/21, no valor corresponde à 1% (um por cento) do valor
estimado para a presente licitação, considerando para o cálculo o valor máximo estabelecido em edital, sendo
que a garantia poderá ser realizada por intermédio de qualquer das modalidades previstas no §1° do art. 96
da Leiif 14.133/21.

Caso a licitante opte nor caução cm dinheiro, deverão ser depositados no;

9.18.2.

9.18.2.

CONTA CORRENTE: 1010-3

AGÊNCIA: 3642-0

PREF MUN BURITICUPU - TRIBUTOS

BANCO DO BRASIL

9,18.2.1.1. Deverá ser apresentado o comprovante do depósito ao Agente de Contratação.

O valor será administrado pela Prefeitura Municipal de Buriticupu, por meio de aplicação em9.18.2.1.2.

conta poupança, cujo rendimento será repassado integralmente a licitante quando da devolução conforme
subitem abaixo.

9.18.2.1.3. A garantia da proposta será devolvida ao vencedor e aos demais licitantes no prazo de até 10
(dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

Caso a licitante opte nela modalidade de Seguro Garantia ou Fiança Bancária:9.18.2.2.

Página 9 de 61



BURITICUPU

I is

5Mub,

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001 -40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n°, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

9.18.2.2.1. A licitante deverá emitir o documento com prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da
abertura das propostas.

9.18.2.2.2. Deverá ser apresentado o seguro garantia ou a fiança bancária a Agente de Contratação.

PROPOSTA READEQUADA

Para a elaboração da proposta readequacla a licitante poderá utilizar-se do modelo de proposta
presente no Anexo II! deste edital, o qual contém as seguintes exigências:

Valor do item arrematado, o qual será aplicado ao valor descrito nas planilhas constantes do termo de
referência Anexo II deste Edital e linearinente aos valores unitários dos subitens da planilha orçamentária

que faz parte integrante deste edital, utilizando duas casas decimais (ex: 1,00)

9.18.3.1.1. Ao valor descrito na tabela do Anexo II, bem como aos valores unitários e totais componentes da Planilha

Orçamentária, deverão ser utilizadas 02 (duas) casas decimais depois da vírgula (ex: R$ 1,00).

Planilha Orçamentária devidamente preenchida com os respectivos valores adequados valor final proposto,
conforme a planilha constante no arquivo no Projeto Básico

9.18.3.2.1. Os valores máximos admitidos para os itens da planilha orçamentária estão disponíveis no Projeto Básico.

Cronograma Físico Financeiro devidamente preenchido com os respectivos valores adequados ao valor
final proposto, conforme o cronograma presente no mesmo arquivo da planilha orçamentária informado no
subitem acima 9.18.3.2, aba “Cronograma”.

Detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDl) ou declaração de que aceita as composições

constantes deste editai ou no caso de não apresentação da composição do BDI, considerar-se-á que adotou o
constante deste edital.

9.18.3.

9.18.3.1.

9.18.3.2.

9.18.3.3.

9.18.3.4.

a) O BDI. Que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar apresentado
à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composição.

b) Cada licitante apresentará sua composição de BDI. levando em conta que nesta taxa deverão estar
considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro,

c) Na composição do BDI. percentual de ISS compatível com a legislação tributária do município de
Buriticupu. observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal
e. sobre esta, a respectiva alíquota do ISS. que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5%
estabelecido no art. 8^ inciso 11. da Lei Complementam*’ 1 16/2003 e o limite mínimo de 2% Fixado pelo art.
88 do Ato das Disposição Constitucionais Transitórias. (Acórdão n” 2622/2013 - TCU - Plenário).

d~l As empresas suieitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e CQFINS apresentem
demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem á média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito^
compensação dos critérios previstos no art. 3" das Lei ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantjr

preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários pela legislaçãoque os

tributária. (Acórdão n^ 2622/2013 - TCU - Plenário).

el As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS. PIS e CQFINS
discriminados na composição do BDI aue seiam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada
a recolher, previstas no Anexo I da Lei Complementar n° 123/2006, bem como que a composição de encargos
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sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento
(Sesi, Senai. Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13. §3° da referida Lei Complementar. (Acórdão
2622/2013 -TCU-Plenário!

Detalhamento dos Encargos Sociais (ES), que contenha todas as informações solicitadas.

Composições dc Preços Unitários, de acordo com o especificado no Orçamento Analítico da obra,
constando unidades e insumos com respectivos consumos. Apresentar, discriminadamente, percentuais de
BDI e Encargos Sociais aplicados.

A licitante expressa concordância quanto à adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as
alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no total, 10%
(dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite
previsto no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/21.

A proposta deverá conter as condições acima descritas, bem como as demais especificações constantes no
Anexo 1, e poderá conter a expressão “demais condições e especificações confonne o editai”.

A proposta deverá ser redigida no idioma Português (Brasil) e apresentada em 01 (uma) via original,
contendo o número e a modalidade de licitação deste Edital, sem rasuras e a última contendo data, assinatura
e identificação do signatário e conter preferencialmente dados bancários (número da conta corrente c
número e endereço da agência bancária).

Os documentos exigidos para fins de proposta de preço poderão ser apresentados em original ou por cópia.

9.18.3.5.

9.18.3.6.

"^U8.3.7.

9.18.3.8.

9.18.3.9.

0

9.18.3.10

9.18.3.11. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir.

Após a negociação do preço e envio dos documentos complementares se for o caso, a Agente de Contratação
iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9.19.

10. DA FASE DE JULGAMENTO

Encerrada a etapa de negociação, a Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14
da Lei iT 14.133/2021, legislação correlata e no item 6.5 do edital (Critérios de Vedação de Participação),
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF ou Cadastro de Fornecedores de Buriticupu.

10.1.

10.1.1.

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas -
União

10.1.2.

daControladoria-Geralpela

thttps://portaIdatransDarencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado«&:direcao=asc).
mantidoCNEP,

Cadastro de Empresas e Pessoas punidas por trabalho a condições análogas às de escravo.

Cadastro de Impedidos de Licitar, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - TCE/MA.

10.1.3.

10.1.4.
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A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por

força da vedação de que trata o art. 12 da Lei n° 8.429/1992.

Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, a Agente
de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN 3/2018, art. 29, caput)

A tentativa de burla será verificada por meio dos vinculos societários, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN n“ 3/2018, art. 29, §1“)-

O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN n° 3/2018,
art. 29, §2").

Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

Encerrada a etapa de negociação, a Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro
lugar, quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste edital e em seus anexos.

Será desclassificada a proposta vencedora que:

Contiver vícios insanáveis.

Não obedecer às especificações técnicas contidas no edital.

Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração.

Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que
insanável.

Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

Nos regimes de empreitada por preço global, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor
global estimado.

No caso de obras de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de
execução.

Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta,
sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.

No caso de inexequibilidade nos moldes do item 10.6.2 acima, o licitante deve demonstrar que o valor da
proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos
coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos unitários.

A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo
licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia
esteja expressa na proposta.

10.2.

10.3.

10.3.1.

^10.3.2.

10.3.3.

10.4.

10.5.

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.6.

10.6.1.

10.6.2.

10.6.3.

10.7.

10.7.1.

10.7.2.
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Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligencias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a
manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

Para análise e julgamento da planilha orçamentária readequada valor final proposto, serão considerados os

critérios dispostos no item 9.18.3.1.1.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Agente de Contratação examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

Havendo necessidade, a Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat’' a nova data e
horário para a continuidade da mesma.

O licitante que deixar de enviar a documentação solicitada nos termos deste edital, terá sua proposta
desclassificada, sem prejuízo da aplicação de sanções previstas neste edital.

Erros no preenchimento da planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, detalhamento do bdi e
encargos sociais, não constituem motivo para a desclassificação da proposta. Estes poderão ser corrigidos
pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço total e atenda aos
critérios dispostos neste edital quando à readequação da proposta.

Encerrada as etapas de aceitação da proposta, será aberto prazo para intenção de recurso desta fase nos termos
do item 12.3.1 do edital.

Restando a empresa classificada, será iniciado o procedimento de habilitação, observado o disposto neste
edital,

10.8.

10.9.

10.10.

^0.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

HABILITAÇÃO11.

Encerrada a etapa de julgamento das propostas, será realizada a verificação dos documentos de habilitação
do licitante melhor classificado para o objeto, por inteimédio das disposições contidas abaixo.

Para fins de habilitação, os licitantes poderão utilizar o Certificado de Re2Ístro Cadastral expedido pelo
'‘Setor de Cadastro de Fornecedores do Município de Buriticupu/MA”. em substituição aos documentos de
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-fmanceira e qualificação
técnica (quando a opção está disponível, bem como os documentos técnicos solicitados em edital estiverem
no referido cadastro), assegurado aos licitantes, caso manifestem interesse, vistas aos documentos que
compõem os referidos cadastros.

O licitante não cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Município de Buriticupu/MA deverá apresentar

toda a documentação de habilitação prevista neste Edital, na forma disposta dos itens 11.2.5 e 11.4 do edital.

É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Cadastro de Fornecedores
de Buriticupu e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

A habilitação do licitante cadastrado no Município de Buriticupu a consulta será realizada mediante o
documento Certificado de Registro Cadastral que deverá ser anexado pela licitante junto a plataforma

11.2.

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.
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licilanet, aos documentos por eles abrangidos, bem como pela documentação complementar especificada
neste edital.

A verificação pela Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de
certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Cadastro de Fornecedores de
Buriticupu ou documentos de habilitação complementares necessários a confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados, serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas)
horas prorrogável por igual periodo, contado da solicitação da Agente de Contratação.

Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir.

Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de
habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

A documentação poderá ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo as seguintes regras:

Se 0 licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Os documentos de Habilitação Técnica serão aceitos emitidos em nome da matriz ou da filial, salvo
disposição do edital em contrário.

Ressalvado o disposto no item 11.2, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

Considerando o disposto no art. 63, II e II!, da Lei n° 14.133/2021, a verificação da validade dos
documentos de habilitação ocorrerá, tendo como referência, o dia em que estes forem efetivamente
apresentados, e não a data de início da sessão.

11.2.4.

11.2.5.

1.2.6.

11.2.7.

11.2.8.

11.3.

11.3.1.

11.3.2.

11.4.

n.4.1

Habilitação Jurídica11.5.

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede.

11.5.1.

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual -
à verificação da autenticidade no sítio

11.5.2.

CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/Dt-br/empreendedor.

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
devidamente registrado no órgão competente, acompanhado, conforme o caso, da prova de se^
administradores ou da diretoria em exercício.

11.5.3.

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

11.5.4.
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Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no
Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa
DREI/ME n.” 77. de 18 de marco de 2020.

Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembléia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva e todas as alterações posteriores.

No caso de empresas reunidas em consórcio: Compromisso de constituição do Consórcio devidamente
registrado nor escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, atendendo as seguintes condições:

Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a
Administração.

Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação
quanto na execução do contrato.

O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitatório,
até sua aceitação definitiva.

Indicação do percentual de responsabilidade de cada consorciada, bem como as atividades que serão
desempenhadas nor cada consorciado individualmente (no caso de consórcios heterogêneos) para o objeto

da presente licitação.

Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do
consórcio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação, salvo aprovação pela
Administração.

Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para fins
do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria, diferente de seus
integrantes.

No caso de empresas reunidas em consórcio, cada empresa integrante do consórcio, isoladamente, deverá
apresentar os documentos relacionados nos itens 11.5.1 ao 11.5.7 do edital, conforme o caso.

11.5.5.

11.5.6.

n.5.7.

11.5.8.

11.5.8.1.

11.5.8.2.

11.5.8.3.

11.5.8.4.

11.5.8.5.

11.5.8.6.

11.5.9.

Regularidade Fiscal e Trabalhista11.6.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por
elas administrados, inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do
art. II da Lei n” 8.212/1991.

11.6.1.

11.6.2.

11.6.3.
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Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante
apresentação da;

Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa.

Caso 0 fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede
do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de:

Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais;

Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de débitos trabalhistas - CNDT.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual estará dispensado da prova de inscrição nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal, referente ao item 11.6.2 do edital.

Para empresas reunidas em consórcio, deverão ser apresentados todos os documentos relacionados neste item
(11.6J de cada empresa integrante do consórcio, isoladamente.

11.6.4.

11.6.4.1.

11.6.4.2.

11.6.4.3.

"^1.6.5.

11.6.5.1.

11.6.5.2.

11.6.6.

11.6.7.

11.6.8.

11.6.9.

Qualificação Econômíco-Financeira11.7.

Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial, ou de certidão que comprove plano de
recuperação acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis, dos últimos 02 (dois) anos (exercício financeiro),
apresentados na forma da lei, acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livro diário
devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

11.7.1.

11.7.2.

No caso de empresa constituída no exercício social vigente, deverá apresentar Balanço de11.7.2.1.

Abertura nos termos do item 11.7.2.3, sendo facultada a apresentação conjunta da Demonstração do
Resultado do Exercício - DRE.

patrimonial e asNo caso de empresa constituída há menos de 02 (dois) anos, o balanço11.7.2.2.

demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício social encerrado.

e demonstraçõesSerão considerados e aceitos, na forma da lei os balanços patrimoniais11.7.2.3.

contábeis que atendam as seguintes exigências:
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Quando se tratar de empresas S/A com publicações em jornais: publicação do11.7.2.3.1.

Diário Oficial e/ou jornais de grande circulação contendo o Balanço e a Demonstração do Resultado
do Exercício - DRE (Lei n” 6.404/76 e demais normas aplicáveis).

11.7.2.3.2. Quando se tratar de empresas de outra forma societária: Serão considerados aceitos
como na forma da lei de acordo com seu enquadramento e legislação pertinente, o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou
Publicados em jornal de grande circulação ou Por cópia integral do Livro Diário, com Balanço
Patrimonial, Demonstrações Contábeis, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa n*^ 11, de 05 de dezembro de 2013, do
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos
Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial
da sede ou domicilio da licitante, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único.

Quanto à exigibilidade do balanço patrimonial e demonstrações contábeis às empresas que11.7.2.4.

elaboram o balanço patrimonial no final de cada exercício (relativo ao último exercício): quando se tratar
de empresas que adotem a Escrituração Contábil Digital (ECD), até o último dia útil do mês de junho de
cada ano, poderão ser apresentados os referidos documentos do exercício anterior ao último, e após o último
dia útil do mês de junho somente do último exercício; para as demais, até dia 30 de abril do ano corrente,
poderão ser apresentados os referidos documentos do exercício anterior ao último, e após esta data somente
do último exercício.

Comprovação da situação financeira da empresa através dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, comprovados
mediante o Balanço Patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios sociais encerrados, devendo os
resultados serem iguais ou superiores a 1,00 (um), em todos os índices mencionados nas seguintes fórmulas:

11.7.3.

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

Ativo TotalSG =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Onde: LG = Liquidez Geral

LC = Liquidez Corrente

SG = Solvência Geral
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A Agente de Contratação poderá aferir por meio do(s) balanço(s) patrimonial(is) apresentado(s),11.7.3.1.

os índices acima mencionados, no caso da licitante deixar de apresentar o cálculo exigido neste edital.

Para empresas reunidas em consórcio, deverão ser apresentados todos os documentos acima relacionados
por cada integrante do consórcio, isoladamente.

Caso a licitante possua qualquer dos índices especificados anteriormente, inferior à 1,00 (um), deverá
comprovar possuir Patrimônio Líquido não inferior a 5% (cinco por cento) do valor estimado da licitação,
considerando para o cálculo o valor máximo estabelecido em edital por meio do Balanço
Patrimonial/Abertura do último exercício social encerrado.

No caso de empresas reunidas em consórcio se qualquer das empresas consorciadas possuir
índice inferior à 1,00 (um) em qualquer dos índices especificados anteriormente, deverá comprovar possuir
Patrimônio Líquido não inferior a 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) do valor estimado da licitação,
considerando para o cálculo o valor máximo estabelecido em edital, por meio do Balanço
Patrimonial/Abertura do último exercício social encerrado.

11.7.5.2.

acima, será relativa a soma dos Patrimônios Líquidos de cada consorciada, por meio do Balanço
Patrimonial/Abertura do último exercício social encerrado.

11.7.5.3.

totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

11.7.4.

11.7.5.

11.7.5.1.

Para empresas reunidas em consórcio, a verificação de Patrimônio Líquido nos termos exigidos

O acréscimo previsto no item 11.7.5.1 não se aplica aos consórcios compostos, em sua

Qualificação Técnica11.8.

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (empresa licitante) expedida pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou outro conselho regional
legalmente habilitado, dentro do seu prazo de validade.

No caso de empresas reunidas em consórcio, apresentar o documento exigido no item 11.8.1 de
todas as empresas integrantes do consórcio.

Comprovação de Capacidade Técnica-Operacional mediante atestados/ declarações emitidas pelos
contratantes dos serviços compatíveis com o objeto da licitação. Deverá estar datado e assinado por
proprietário e / ou procurador e / ou responsável técnico do contratante da época de emissão da declaração.
Poderão ocorrer ainda através de Atestados com Certidão de Acervo Técnico, registrados em conselhos

profissionais.

11.8.1.

11.8.1.1.

11.8.2.

No caso de empresas reunidas em consórcio, a exigência contida no item 11.8.2 poderá ser11.8.2.1.

comprovada através do somatório dos quantitativos de cada consorciado.

Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de11.8.2.2.

consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, deverá ser observado o disposto no § 10 e

§11 do art. 67 da Lei n° 14.133/2021.

a

Certidão de Inscrição de Pessoa Física expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou outro conselho regional legahnente habilitado,
dentro do prazo de validade, do profissional que irá amar na qualidade de Responsável Técnico.
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Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico Profissional, expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em nome do(s) profissional(ais) que atuará(ão) como Responsável
Técnico (item 11.8.3), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidào(ões) de acervo técnico do CREA ou
CAU ou outro conselho legalmente habilitado.

0(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade técnica, ficará(ão)
obrigado(s) pela execução do serviço, na qualidade de responsável(eis) técnico(s).

Os atestados deverão conter: o nome e o cargo do responsável que o(s) assinar; a indicação de terem sido
cumpridas as exigências técnicas e entregues os serviços com a qualidade exigida.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional responsável técnico,
como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes portadores desse atestado serão inabilitados.

A comprovação de capacidade, operacional e profissional, poderá ser feita pelo mesmo atestado, desde que
atenda os requisitos de ambos, como elencados acima.

Deverá ser comprovado vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a empresa, seja na qualidade de sócio,
através da cópia do contrato social ou ata de assembléia; como empregado, através de cópia do livro de
registro de funcionários e cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de
trabalho; como contratado, por meio de contrato de prestação de serviços; ou ainda, certidão de registro de
pessoa jurídica em nome da proponente, onde conste o nome dos profissionais no quadro técnico, neste
último caso podendo valer-se da mesma Certidão elencada no item 11.8.1, não sendo necessário apresentação
de cópia do mesmo documento, desde que cumpra as demais exigências solicitadas ou ainda declaração de
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração
de anuência do profissional.

Os contratos de trabalho e de prestação de serviços devem ter termo inicial no máximo até a data de abertura
da sessão de apresentação de propostas.

0(s) profissional(is) deverá(ão) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada durante a execução do
contrato e, em caso de substituição, deverá(ão) ser apresentado(s) outro(s) profissional(is) de mesma
qualificação ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de habilitação do profissional para análise.

A solicitação de substituição deverá ser protocolada formalmente anexando a documentação comprobatória,
sendo obrigatória a manutenção do Responsável Técnico vigente até a homologação e emissão de Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidad e Técnica (RRT) ou outro documento
emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada do novo profissional.

Atestado de Visita Técnica (OPCIONAL) expedido pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo,
comprovando que a licitante por intermédio do(s) seu(s) responsável(eis), tomou conhecimento de todas as
informações necessárias, incluindo as condições ambientais e os locais para a execução dos serviços relativos
a esta licitação, conforme modelo constante do Anexo IV.

A visita técnica deverá será realizada até o último dia útil anterior a abertura da sessão, no horário de

expediente desta Administração, devendo ser agendada até as 14 horas deste mesmo dia, perante a Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo, pelo e-mail semob@BuriticuDu.ma. gov.br ou na sede da própria secretaria
localizada à Rua São Raimundo, n" 01, Centro, CEP: 65.393-000, Buriticupu/MA.

Caso a licitante não queira realizar a visita técnica, deverá apresentar em substituição ao atestado de visita
técnica. Declaração de Renuncia à Visita Técnica, conforme modelo constante do Anexo V.

11.8.4.1.

11.8.4.2.

. I.8.4.3.

11.8.5.

11.8.6.

11.8.6.1.

11.8.6.2.

11.8.6.3.

11.8.7.

11.8.7.

11.8.7.2.
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No caso de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão
0 contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°. inciso XI. 21. inciso I e 42. $§2® a 6° da Lei n. 5.764,
de 1971.

A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual - DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados.

A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual.

O registro previsto na Lei n. 5.764. de 1971. art. 107.

A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o
contrato.

Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fimdação;
b) estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos
cooperados, com a ata da assembléia; d) editais de convocação das três últimas assembléias gerais
extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembléias gerais
ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o

objeto da licitação.

A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971,
ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

Na análise dos documentos de habilitação, a Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação e habilitação.

Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de
novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que
necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame.

Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de Contratação

suspenderá a sessão, informando no “chaf ’ a nova data e horário para a continuidade da mesma.

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação confonne condições estabelecidas neste edital.

Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Agente de Contratação examinará a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao presente edital.

Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

A documentação de que trata este edital deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para
abertura da sessão.

11.8.8.1.

^1.8.8.3.

11.8.8.4.

11.8.8.5.

11.8.8.6.

11.8.8.7.

11.9.

^1.10.

11.10.1.

11.10.2.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.
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Caso nào conste prazo de validade no próprio documento ou em clausula específica deste edital, será
considerado o prazo de validade de até 60 (sessenta) dias contados da data de sua expedição.

Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado vencedor.

11.16.

11.17.

12. RECURSOS

A interposiçào de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes,
à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei n” 14.133/2021.

O prazo recLirsal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

Quando o recurso impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

Qualquer licitante poderá, de forma imediata, durante o prazo de 10 (dez) minutos concedido na sessão
pública, após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo
estipulado no item 12.2 acima, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação
ou inabilitação.

O prazo para apresentação de contrarrazôes ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) dias úteis,
contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual terá o

prazo de 03 (três) dias úteis para apreciação. Posteriormente, o recurso será encaminhado com a sua
motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado
do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que
sobrevenha decisão final da autoridade competente.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no sitio
http://\vww.buriticuDu.ma.gov.br através do “Link” - “LICITAÇÕES”, e no sitio ww\v.licitanet.com.br.

Encerrada a fase recursal da sessão pública da Concorrência será divulgada a ata no sistema eletrônico.

12.1.

12.2.

12.3.

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

12.3.4.

.2.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

A sessão pública poderá ser reaberta:

Nas hipóteses de suspensão pela Agente de Contratação motivados por situações decorrentes da sessão
pública.

13.1.

13.1.1.
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Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados
e os que dele dependam,

A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

Todos os licitantes remanescentes serão convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13.1.2.

13.1.3.

13.2.

-^ 4. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento,
observado 0 disposto no art. 71 da Lei n“ 14.133/2021.

14.1.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da contratada estão detalhadas no Anexo VI - Minuta de Contrato.15.1.

CONTRATAÇÃO16.

No caso da licitante vencedora estar reunida em consórcio, apresentar antes da assinatura do contrato
decorrente desta licitação, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso apresentado
no item 11.5.8 do edital, devendo comprovar o arquivamento na Junta Comercial e a Inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.

Após a homologação do resultado desta concorrência, a licitante vencedora será convocada para assinar o
instrumento de contrato em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação a este fim, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuizo das sanções previstas na Lei n" 14.133/21 e no presente edital.

A intimação poderá se dar via e-mail ou por meio de publicação no órgão Oficial de Imprensa do Município.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administração.

Quando o licitante convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas neste edital, a
Administração poderá convocar outra licitante, após negociações e verificação da adequação da proposta e

das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação, conforme procedimento descrito no art.
90, §2® e §4®, da Lei n® 14.133/21, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital exceto aos
licitantes convocados nos termos do §6® deste mesmo artigo mencionado.

Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocação para assinar o contrato, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, será verificada se o licitante
vencedor mantém as mesmas condições de habilitação, conforme art. 91, §4® da Lei n® 14.133/21.

16.1.

-^6.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.
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16.8. Farào parte integrante do contrato o presente edital e seus anexos, bem como os documentos constantes do
processo e que tenham servido de base para a presente licitação.

O contrato se regerá pelas cláusulas e disposições nele constantes, pelas demais disposições constantes do
presente Edital, pelas disposições contidas na Lei n® 14.133/21, bem como pelas demais disposições legais
aplicáveis à espécie do objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que no Edital ou

no contrato ou instrumento equivalente não mencionadas.

Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não ftincione no País, para fins de assinatura
do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

A Administração providenciará a publicação do extrato de contrato e de seus eventuais aditamentos.

É vedada a subcontratação total do objeto ou das parcelas do objeto da contratação que foram exigidas nas
condições de habilitação técnica, conforme detalhamento presente na minuta de contrato.

O prazo de execução é o constante do objeto, sendo que o prazo de vigência se inicia na data de assinatura
do contrato e tem o seu termo final previsto nove meses após o prazo final da execução.

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do
orçamento estimado.

Após 0 interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante do
índice Nacional de Custo da Construção - INCC na forma do Decreto Municipal n° 041/2023,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela contratante e condicionada à
comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito
de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-fmanceira apresentados
pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, a critério da Administração conforme critérios
estabelecidos no instrumento contratual anexo a este edital.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.14.1.

16.15.

16.16.

GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO17.

Será exigida a garantia da contratação de que tratam os ails. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

No caso de consórcio, fica obrigada a empresa líder do consórcio ou o representante do mesmo a oferecer
garantia do contrato.

O procedimento para a apresentação da garantia contratual ocorrerá da seguinte forma:

Será encaminhado e-mail solicitando informação à adjudicatária sobre qual será a modalidade escolhida de
prestação de garantia dentre as previstas no art. 96 da Lei n® 14.133/21. Respondido o e-mail pela
adjudicatária, serão encaminhados os dados necessários à prestação e apresentação da garantia conforme a
modalidade escolhida.

17.1.

17.1.1.

17.1.2.

17.1.2.1.
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A garantia nas modalidades caução ou títulos da divida pública ou título de capitalização e fiança bancária
deverão ser prestadas em até 05 dias úteis após o encaminhamento por e-mail dos dados necessários à
prestação da garantia.

17.1.2.2.1. O prazo para apresentação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da
parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administração.

No caso de seguro-garantia sua apresentação deverá ocorrer, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação,

17.1.2.2.

17.1.2.3.

—J7.2.

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES18.

Comete A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155
e seguintes da Lei Federal n° 14.133/21 e o Decreto Municipal n° 041/2023, será balizada pelas normas
estabelecidas neste edital.

Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, compreendendo:

Deixar de entregar documentação exigida no instrumento convocatório.

Entregar documentação em manifesta desconformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Fazer entrega parcial da documentação exigida no instrumento convocatório em desatendimento às
condições do edital.

Deixar de entregar documentação complementar exigida pela Agente de Contratação, necessária para a
comprovação de veracidade e/ou autenticidade de documentação exigida no edital de licitação.

Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado,
compreendendo:

Deixar de atender a convocações da Agente de Contratação durante o trâmite do certame ou atendê-las de
forma insatisfatória.

Deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório as

amostras solicitadas pela Agente de Contratação.

Abandonar o certame.

Solicitar sem justo motivo a desclassificação após a abertura da sessão do certame.

Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta.

Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a

licitação.

Fraudar a licitação.

Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

18.2.

18.2.1.

18.2.1.1.

18.2.1.2.

18.2.1.3.

18.2.1.4.

18.2.2.1.

18.2.2.2.

18.2.2.3.

18.2.2.4.

18.2.3.

18.2.4.

18.2.5.

18.2.6.

18.2.7.

Página 24 de 61



5
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/000 L40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n”, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

18.2.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5® da Lei n.® 12.846/2013.

Com fulcro na Lei Federal n° 14.133/2021. a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

18.3.1.

18.3.

Advertência.

Multa.

Impedimento de licitar e contratar.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade.

18.3.2.

18.3.3.

18.3,4,

18.4. Na aplicação das sanções serão considerados:

18.4.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

As peculiaridades do caso concreto.

As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

18.4,2,

18.4.3.

18.4.4.

A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e18.4.5.

orientações dos órgãos de controle.

Serão aplicadas aos licitantes e/ou adjudicatários que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes
sanções:

18.5.1.

18.2.1, 18.2.2, 18.2.3 deste edital, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art.
156, § 4®, da Lei n® 14.133, de 2021).

18.5.

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas18.5.2.

nos subitens 18.2.4, 18.2.5,18.2.6, 18.2.7 e 18.2.8 deste edital, bem como nos subitens 18.2.1, 18.2.2 e 18.2.3
deste edital, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5®, da Lei n® 14.133, de 2021).

Os respectivos prazos aplicáveis às infrações acima, estão definidos no Decreto Municipal n'18.5.3.

041/2023.

Todas as sanções previstas neste capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, conforme o
caso.

A dosimetria das sanções será aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto Municipal
n" 041/2023.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 18.2.3, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de
proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

Na aplicação de qualquer penalidade haverá a prévia instauração do devido processo administrativo
sancionatório, assegurando-se o contraditório e ampla defesa.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.
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A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser
conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e
circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de multa e impedimento de licitar
e contratar, e de 05 (cinco) dias úteis para a sanção de advertência, contado da data da intimação, o qual será
dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão
no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo

máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que
sobrevenha decisão final da autoridade competente.

A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação
integral dos danos causados ao Município de Buriticupu.

As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são
passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n" 14.133/21.

A personalidade jurídica do licitante poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste edital ou para provocar
confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos
aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa
do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o licitante, observados, em

todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei
n" 14.133/21).

18.10,

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

18.16.

CRITÉRIOS DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA19.

Os critérios de pagamento estão detalhados no Anexo VI - Minuta de Contrato.

As despesas decorrentes do objeto deste edital correrão à conta das DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

19.1.

19.2.

PODER: 02 - PODER EXECUTIVO

ORGÁO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PROJETO/ATIVIDADE: 17.512.0013.2.039.0000 IMPLATAÇÀO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO D’ÀGUA ZONA URBANA
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
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As despesas que seguirem nos exercícios subsequentes correrão à conta das rubricas ou verbas específicas
consignadas nos orçamentos do Município.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.3.

O Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Buriticupu, compete anular esta
Concorrência por ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por
considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação, assegurada a prévia
manifestação dos interessados.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Agente de
Contratação.

Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília
-DF.

A adjudicação e homologação desta Concorrência competem ao Ordenador de Despesas da Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo de Buriticupu/MA, respeitadas as regras de delegação previstas na
legislação municipal.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

O edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e

nos endereços eletrônicos www.Iicitanet.com.br.www.buriticupu.ma .gov.br e sitio eletrônico do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão.

A íntegra deste processo de licitação está disponível no endereço eletrônico www.buriticuDU.ma.gov.br
através do “Link” - “LICITAÇÕES”.

O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado,
ou, caso tenha sido o vencedor, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

É facultado a Agente de Contratação, ou à Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pela Agente de Contratação, sob pena de desclassificação/inabilitação.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, salvo disposição em contrário, excluir-
se-á 0 dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

iO.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.
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As normas que disciplinam esta Concorrência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Prefeitura Municipal de Buriticupu, a
finalidade e a segurança da contratação.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.

Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-
Brasil, nos termos da Medida Provisória n” 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos
verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias
autenticadas em papel.

Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerá as deste edital.

As decisões, resultados, comunicados e informações referentes a este processo licitatório serão

disponibilizadas no site www.licitanet.com.br, no site www.buriticupu.ma.gov.br através do “Link” -
“LICITAÇÕES”, encaminhados via comunicado (por e-mail) para o representante indicado no
credenciamento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município, quando for o caso.

Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Agente de Contratação.

A participação do proponente implica em aceitação de todos os tennos deste Edital.

Serão desconsideradas, para todos os efeitos, quaisquer manifestações que pretenda o licitante atribuir a
Agente de Contratação, que não tenham sido exaradas de modo expresso, escrito e disponibilizado a todos
os licitantes, necessariamente decoirentes de impugnações, recursos, questionamentos, ou qualquer tipo de
provocação devidamente encaminhada ou protocolada em tempo hábil.

Fica eleito, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital, o Foro da Comarca de
Buriticupu/MA, local da realização do certame.

Constituem-se em anexos do presente edital:

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

20.17.

20.18.

20.19.

20.20,

20.21.

20.22.

Projeto Básico - Condições Gerais, Especificações e QuantitativosANEXO I

Estudo Técnico PreliminarANEXO II

Modelo de PropostaANEXO III

Modelo de Atestado de Visita TécnicaANEXO IV

Modelo de Declaração de Renúncia à Visita TécnicaANEXO V

Minuta de ContratoANEXO VI

Buriticupu/MA, xx de xxxxxxxxxx de 2024

Josias da Silva Costa

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
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CONCORRÊNCIA N^* XXX;2024

ANEXO 1

PROJETO BÁSICO:

ART de Elaboração de Projeto

Planilha resumo;

Planilha orçamentária;

Cronograma físico financeiro;

Planilha da curva ABC - Serviços;

Composição de BDI;

Composição de encargos sociais;

Memorial descritivo, especificações técnicas, normas de execução;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612525/W001-40

OBJETO: IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA

VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS
PROJETO EXECUTIVO

MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA

IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO .MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE APOIO A OBRA
SERVIÇOS DE MELHORIAS DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO .TRATAMENTO E ADUTORA DE ÁGUA TRATADA
POÇO PTP-07( TUBULAR PROFUNDO 08" X 200,00m)
POÇO PTP-08( TUBULAR PROFUNDO 08" X 200.00m)
POÇO PTP-09( TUBULAR PROFUNDO 08" x 220,OOm)
POÇO PTP-13( TUBULAR PROFUNDO 08" x)
POÇO PTP-18( TUBULAR PROFUNDO 08" x 248,00m)
POÇO PTP-16( TUBULAR PROFUNDO 08" x 250,OOm)
POÇO PTP-17( TUBULAR PROFUNDO 08” X 250,OOm) - NA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS
UNIDADES DE RESERVAÇÃO
UNIDADE 01 - RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO ELEVADO CAP_1.00O,00M3, TORRE DE 10,OOM

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS
EDIFICAÇÃO(GUARITA DE SEGURANÇA)
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
LIGAÇÕES DOMICILIARES
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

605.112,93

323.390,94

175.256,00

39.637,34

66.826,65

1.410.003,10

176.382,78

180.161,37

261.125,91

297.997,49

192.607,11

224.929,33

76.799,11

2.247.318,35

2.076.776,59

123.411,75

47.130,01

2.241.260,12

763.384,30

56.312,13

8,26 %

4,42 %

2,39%

0,54%

0,91 %

19,25%

2,41 %

2,46 %

3,57 %

4,07 %

2,63 %

3.07 %

1,05 %

30,69 %

28,36 %

1,69 %

0,64 %

30,60 %

10,42 %

0,77 %

1

1.1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

3.3

4

5

6

RS 5.808.562,02

1.424.828,91

7.323.390,93

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

R$

RS

4

f o

71^
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.62S/f0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITtCUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT Cl

8/ BDI
DESCRIÇÃOCÓDIGO UNO QUANT. TOTAL PESO(%)ITEM BANCO

BDI

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS
PROJETO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO E PROJETO EXECCOTIVO
MÃO OE OBRA ADMINISTRATIVA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTÉ DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016
ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO PADRAO STANDARD COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS

TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018
LOCACAO DE CONTAINER 2,30X6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRlTORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM S/VNITARIO (NAO

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ,MÃQUINAS E EQUIPAMENTO OE APOIO A OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE
AGREGADOS ACOPLADO ● CHP DIURNO. AF_02/2017

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5 8 TM ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT16 000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV-CHP DIURNO. AF_03/2016
SERVIÇOS DE MELHORIAS DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO ,TRATAMENTO E ADUTORA DE ÁGUA TRATADA
POÇO PTP-07( TUBULAR PROFUNDO 08" x 200,OOm)

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 05/2018

CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 MV111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM)
AF_07.'2020
URBANIZAÇÃO DA ÃREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AFJO/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AFJ2/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MCLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM AF.,12/2015
PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 7', E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,

MALHA 2" SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

RS 606.112,93

RS 323.390,94

R$ 323.390,94

RS 176.268,00

R$ 78.867,36

RS 56.118,80

R$40.271,84

RS 39.637,34

RS 7.073,82

RS 14.839,56

RS 3.477,04

RS 7.553,00

R$6.693,92

RS 66.326,66

R$14.901,60

R$ 30.381,12

8,26 %

4,42 %

4,42 %

2,39%

1

1.1

UND RS260.421,12 R$323.390,941,00Próprio1.1.1 10555

1.2

RS 120,29

RS 5.648,94

RS 4.053,78

H 526,00 R$149,37

RS 7.014,85

RS 5.033,98

1,08 %1 2.1 90778

93572

101452

SINAPI

SINAPI

SINAPI

0,77 %MES 8,001 2.2

MES 8,00 0,55%1 2.3

0,64 %

0,10%

1.3

R$316,47

RS 995,84

RS 350,00

R$121,65

R$673,82

m* 18 00 RS 392,99

RS 1.236,63

1 3.1 103689 SINAPI

m’ 12 00 0,20%93208 SINAPI1 3.2

MES 8,00 R$ 434,63

R$ 151,06

0,05 %042675

9845S

SBC1 3,3

0,10%50 00SINAPI1 3.4

MES 8,00 R$ 836,74 0,09%1 3 5 00010776 SINAPI

0,91 %

0,20%

0,41 %

1.4

UN 1,00 R$12.000,00

RS 278,02

RS 14.901,60

RS 345,24

014032 SBC1 4.1

CHP 88 00SINAPI1 4.2 96035

CHP R$ 271,14 R$336,70 R$ 21.543,93

R$1.410.003,10

RS 176.382,78

RS 2.026,88

R$ 635,93

RS 347,18

0,29%

19,26%

2,41 %

0,03 %

0,01 %

0,00 %

63 9993402 SINAPI1 43

2

2.1

2.1.1

2 111 m’ 156,25

31 25

R$ 3,28

RS 8,95

R$4,07

RS 11,11

98524 SINAPI

m’2 1.1.2 100982 SINAPI

R$2,7D R$ 1.046,87

RS ^.846,78

R$1.954,25

R$1.328,52

RS 6.638,89

R$ 8.416,69

0,01 %

0,49 %

0,03%

M3XKM 312,50 R$ 3,352.1.1.3 93589 SINAPI

2.1.2

R$ 62,95

R$ 89,16

R$2.160,08

R$ 60,04

M 25 00 R$ 78,17

RS 110,71

R$ 2.662,38

R$ 74,55

SINAPI2.1.2.1 99059

0,02%m’ 12 002.1.2.2

2.1.2.3

93358

104483

SINAPI

Própno 0,09 %m’ 2,48

m* 0,11 %112,90103323 SINAPI2.1.2.4

R$ 4,56

R$ 14,48

RS 83,25

R$ 55,85

R$ 556,29

R$1.278,02

R$ 4.059,88

RS 3.101,10

0,02 bc — —

0,06'^,
0,04 frj

m' 225,80

225,80

30 00

R$ 5,66

R$ 17,93

RS 103,37

RS 69,35

RS 690,60

2 1.2.5 87879 SINAPI

2.1.2.6 66469 SINAPI

m’ CD

i^c
2.1.2.7 94992 SINAPI

0,01m’ 6,25 RS 433,43

RS 8.635,00

RS 110.204,42

2.1.2.8 92393 SINAPI

0.12fà.
^5

12 502 1.2.9 100701 SINAPI

1,S02.1.3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU . MA

CNPJ: 01.612.526//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE A8ASTECCIMENT0 DE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.8BC . 02/2024 ● MA,ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,SS% (HORA) 68,90% (MÊS) BOI: 24,1S%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT Cl

S/BDI
DESCRIÇÃO

FORNECIMEIVTO B MOMTAGEM DE CAVALETC DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA,
REGISTROS E

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA CO.M F>ROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MCHVTAIVTE E JUSANTE/JMA COMPOSIÇÃO FOR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE irVTERFSRÉNCIA
AF_02/2021

F>REPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020

ASSENTAMENTO DE TU^BO DE FVC F»BA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM MiVEL ALTO INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FCXRNECIMENTO) AF_11/2017

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M’/POTÉNCIA' 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M> /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. M3XKM).
AF_07/2020
TESTE HIDROSTÃTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

ADAPTAIX5R, PVC PBA, A BOLSA OEFOFOJE (3N 100/DE llOmm

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100/DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

REGISTRO DE GAVETA Cl FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN16

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4)
TUBO FoFoCyPLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 ● L=5800

TUBO FoFo Cl FLANGES (ON 100 PN10 ● L=4000

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L* 250

CURVA OE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 10C PN10

TOCO a FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10
PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 Pl ÁGUA

FLANGE AVULSO DN 100 PN10

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANÜEAOA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021
ÇAIXAS DE VENTOSAS/DESCARQA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF^OS.QOIS
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 1S0MM íMV-04-326)
FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM RCSCA DIAM 1"

ADAPTAIXJR, PVC PBA A BOLSA OEFOFOJE DN 100 / DE llOmm

COLAR DE TOMADA, P\'C, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 11C MM X 3/4’', PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA AF,.06/2022
NIPLE DUPLO GALVANIZAD01'"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÃVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 ● 66CM

CAJXA DO CLORAOOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03.'2016
F>REPARO DE FUNDO OE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M É MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF ,06/2023
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES, VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

CÓDIGO UNO QUANT. TOTAL PESO (%)BANÇOITEM
BDI

R$ 10.285,94 R$ 12.773,08UN 1,00 R$12.773,08

RS 6,96

0,17%

0,06%

12032031 Prôpno

SINAPI

2.1 3 1

R$ 5,60M 595,02 R$4 135.389906321,3 2

m* 406,05 RS 5,98 R$ 7,42 RS 3 027,73 0,04 %SINAPI21.33 90091

595,02

595,02

595,02

R$6,54

R$3,21

R$ 55,23

R$8,12

R$3,96

R$68,53

RS 4.831,56

R$2 368,17

RS 40 806,47

0,07%

0,03%

0,56%

101616 SINAPI2.1.3.4

M97123 SINAPI2 1.3 5

M000363T7 SINAPI21.36

m’ 402,39 R$ 13,17 R$16,35 R$6.579,07 0,09%SINAPI2 1.3.7 104734

m’ 5,66 R$8,95 R$11,11 RS 62.88 0,00 %SINAPI21.38 100982

M3XKM 56 60 R$2,70 RS 3,35 R$ 189,61

R$ 351,06

RS 80.80

RS 674,32

R$2 341,87

R$ 857,00

RS 165,23

RS 1 003,43

RS 665,48

RS 14.774,55

RS 4 049,50

RS1 169,22

RS 1.330,96

RS 976,42

R$2.478,24

R$ 1 468,24

R$2 323,89

RS 680,26

RS 6.694,06

RS 42,51

RS 3.154,26

RS 902,09

RS 323,20

RS 29,76

RS 61.08

RS 1.368,14

RS 713,02

RS 8.548,88

R$ 261.55

R$ 21,05

R$ 77,58

R$1.475,30

R$ 449,20

0,00%

0,00 %

0,00%

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,00%

0,01 %

0,01 %

0,20%

0,06 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,03 %

0,02 %

0,03 %

0,01 %

0,08%

0,00%

0,04 %

0,01 %

0,00%

0,00%

0,00%

0,02%

0.01 %

0,125 — ^
O.OO^,,-^' 3

o.od%

SINAPI2.1.3.9 93569

595,02 RS 0,48

RS 65,07

R$135,76

RS 1 885,87

R$ 690,13

RS 133,06

RS 808,05

RS 535,90

R$3 965,90

RS 3.261,00

R$ 478,83

RS 535,90

RS 786,30

R$ 27,72

R$16,65

RS 207,94

RS 39,13

RS 0,59

R$80,60

R$168,58

R$ 2.341,87

RS 857,00

RS 165,23

RS 1 003,43

RS 665,48

RS 4 924,85

RS 4.049,50

RS 594,61

RS 665,48

RS 976,42

R$34,42

RS 20,67

R$ 258,21

RS 48,59

2.1.310

2.1.3.11

2.1.3.12

2.1 3 13

2 1.3.14

2.1 3.15

2.1316

2.1.317

2.1.3.18

2.1.3.19

21 320

2.1.3.21

21.3.22

21.3.23

2.1.3.24

2 1.3.25

6465 ORSE

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

m

UN 1,0000000047

00001828

19826

15327

11929

16666

13476

14468

14464

13960

13476

13992

14242

16428

13856

UN 4,00

UN 1,00

1,00UN

UN 1,00
UN 1,00

1,00UN

UN 3,00

UN 1,00

UN 2,00

UN 2,00
UN 1,00

UN 72 00

72 00UN

UN 9,00

UN 14002.1 3.26 103138 SINAPI

2.1.4

2.1.4 1

2.1.4.2

2.1.4 3

2.1.4 4

2.1 4 5

2.1.4 6

21.4.7

2.1 4.8

2.1.6

2.1.5.1

RS 89,16

RS 1.270,04

RS 726,44

R$65,07

RS 23,97

RS 24,60

RS 550,87

RS 574,19

R$ 110,71

R$1.577,13

R$ 902,09

RS 60,60

R$29,76

R$30,54

R$ 684,07

R$713,02

m’ 0,3893350 SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

2,005962 un

1,007065 un

UN 4,0000000047

104034

052282

94501

059312

UN 1,00

UN 2,00SBC

UN 2,00SINAPI

UN 1,00SBC

m’ 2,36 R$ 89,-6 R$ 110,71

R$ 4,01

R$ 32,84

RS 2.602,38

R$ 74,55

SINAPI93358

5,25 R$ 3,23 03101617 SINAPI2.1.5 2

R$ 26,45

R$2.160,08

RS 60,04

0,01 %

0,0; %

m’ 2,362.1.5 3

2.1.5.4

93362

104483

SINAPI

Pfüpno m’ 0,55

0,0-6,032 1.5.5 103323 SINAPI
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O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.ei2.S2S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÀOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO 0£ BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 88.90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT Cl

S/BDIDESCRIÇÃO

CHAPISCO APLICAIX) EM ALVEMARIAS E ESTRUTURAS C€ CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇ01:3 COM PREPARO MANUAL. AF„06/2014

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇ01:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40CL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS AF_0€/2014

HIPOCLORAOOR / BOMBA OOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 lUH E PRESÃO DE 0 Ã 15 BAR
TUBO, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO OUE POSSUA RESERVATÓRIO OE
FI8RA.TlBROCIMENTO FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO. ROSCÂVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_06/2022
TÊ, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO. AF_06/2016
TÉ OE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÃVEL, ON 60X26 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CAIXA DO MACRÒMEOIDOR
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF„03.'2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_06/2020
REATCRRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇ01 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÃMCOCOM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALME/ÍTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

JUNTA GIBAULT DN100

HIDRÓMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qr=60m*/h, Dn lOOmm - COMPLETO

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE C€ ÃGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

POÇO PTP-08( TUBULAR PROFUNDO 08“ x 200,OOm)

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF, 05/2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DÊ ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTÊ 10 M’ ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 MU 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE. M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTÊ DE 10 M», EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM)

AF_07.'2020
URBANIZAÇÃO DA ÃREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, LTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M ● 2
UTILIZAÇÕES AF_1D/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E .AJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

UND QUANT. TOTAL PESO (%)CÓDIGOITEM BANCO BOI

R$ 5,08 R$ 75,92 0,00%rrP 12 05 R$6,3087878 SINAPI2.1.5.6

0,01 %fn’ 24 10 R$ 24,82 RS 30,82 R$ 742,82SINAPI2157 87547

R$ 732,26

R$ 113,66

R$ 550,87

RS 240,89

RS 909,32 RS 909,32

R$141,14

RS 2.736,28

RS 598,26

0,01 %

0,00 %

0,04%

0,01 %

1,008722 ORSE un2.1.5.8

1,00 R$ 141,14M2.1 5 9 94665 SINAPI

RS 684,07UN 4,0021510 94501 SINAPI

UN 2,00 RS 299,13SINAPI2.1 511 94686

0,00%2,00 RS 8,38 RS 10,40 RS 20 80UN2 1.512 89408 SINAPI

R$531,92 0,01 %UN 2,00 R$214,18 RS 265,96SINAPI2.1 513 94701

0,01 %2,00 RS 188,79 RS 234,A3 RS 466,86UN2.1514 94702 SINAPI

0,00 %

0,18%

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,01 %

RS 15,06 R$19,44 RS 38,88UN 2,0021.515 103963 SINAPI

RS 13.169,66

RS 415,16

R$10.02

2.1.6

2.1 6.1 RS 89,16

R$3,23

RS 26,45

RS 2 160,08

RS 60,04

RS 110,71

RS 4,01

R$ 32,84

RS 2 682,38

RS 74,65

3,7593358 SINAPI

m' 2,602 16 2 101617 SINAPI

R$77,58

RS 335,29

m’ 2,362 163

2.16 4

93382

104483

SINAPI

Própno m’ 0,13

RS 804,6012 00SINAPI2 16 5 103323

0,00 %RS 5,08 R$6,30 RS 151,20m* 24 0087878 SINAPI2 166

RS 24.82 RS 30,82 RS 739,68 0,01 %m’ 24 0087547 SINAPI2167

RS 2 421,00

R$1.189,22

RS 1 277,24

R$5 211,36

RS 437,31

RS 180.161,37

RS 2.923,20

RS 915,75

RS 499,95

0,03%

0,02%

0,02 %

0,07%

0,01 %

2.46%

0,04 %

0,01 %

0,01 %

UN 4,00 RS 487,40

RS 478,83

R$514,27

RS 4.196,62

RS 39,13

RS 605,25

RS 594,61

RS 638,62

R$5.211,36

RS 48,59

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

21.66

2.1.6 9

21 610

21.6.11

I3425

I3960

I3892

I8667

UN 2,00
UN 2,00

UN 1,00

UN 9,00SINAPI2.1.6.12 103133

2.2

2.2.1

RS 3,28

RS 8,95

RS 4,07

RS 11,11

225,00

45 00

98524 SINAPI2.2 1 1

m’2 2.1 2 100982 SINAPI

RS 1 507,50

RS 36.279,22

RS 1 964,25

RS 1.326,52

RS 6 638,89

RS 8.416,69

0,02%

0.60% ~

0,03 %

0,02 %

0,09%

0,11 %

460.00 RS 2,70 R$3,36M3XKM2.2.1 3 93589 SINAPI

2.2.2

RS 62,95 RS 78,17

RS 110,71

RS 2.682,38

R$74,55

M 25 00222 1 99069 SINAPI

m’ 1200 RS 89,16

RS 2 160,08

R$60,04

2.2 2.2

2223

93358

104483

SINAPI

Próprio m’ 2,48

m* 112,902 2 2.4 103323 SINAPI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.ei2.526/f0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA OE ABA5TECCIMENTO DE ÀOUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 60.00% (MÉS) BDI: 24,18%
PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA

VALOR UNIT VALOR UNIT C/

S/BDIDESCRIÇÃO

CHAPISCO APLICACX) EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_0Ô/2014
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2\ E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA 2" SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA,
REGISTROS £

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA CU ESGOTO. AF_10/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/202Q

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM Nível ALTO DE interferências (NAO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETTÍOESCAVAIDEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M*/P07ÉNCIA' 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1 ’ CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE. M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

ADAPTADOR, PVC PBA A BOLSA DEFOFOJE DN 100/DE llOmm

CURVA FVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

REGISTRO DE GAVETA C/FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/VOLANTE DN 100 PN16

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 10OMM (4')
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo Cl FLANGES ON 100 PN10 ● L=5800

TUBO FoFo C/ FLANGES ON 100 PN10 - L=4000

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TOCO a FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10
PARAFUSO a OORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90

ARRUELA BORRACHA P/FLANGES DN 100 PN10 P/ÁGUA

FLANGE AVULSO DN 100 F^IO

ASSEI/TAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÁO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021
CAIXAS DE VENTOSAS/DESCAROA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO 50 A 150MM (MVJ34-326)
FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM RCSCA DIAM 1"

AOAPTA(X3R, PVC PBA, A BOLSA (OEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_ 06/2022
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1'*'

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 ● 66CM

CAIXA DO CLORADOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_ 03/2016

CÓDIGO UNO QUANT. TOTAL PESO(%}ITEM BANCO
BOI

RS 4,58

RS 14,48

RS 1 278,02

R$4.059,88

R$3.101,10

RS 866,87

R$8 635,00

R$111.182,44

R$12 773,08

R$ 2 528.06

RS 27.618,82

RS 2.953,65

RS 1 447,72

RS 24 945,97

0,02%

0,06 %

0,04 %

m’ 225,80

225,80

30 00

RS 5,66

R$17,98

R$103,37

RS 69,35

RS 690,80

87879 SINAPI2.2.2 5

m’SINAPI2.2.2 6 88489

m* R$ 83,25

RS 55,85

RS 556,29

2.2 2.7 94992 SINAPI

m’ 1250 0,01 %SINAPI2.2.28 92393

0,12%

1,62%

0,17 %

0,03%

0,38 %

0,04%

0,02%

0,34 %

m’ 12 50100701 SINAPI2.2 2 9

2.2.3

UN 1,00 RS 10.285,94

RS 5,60

R$69,16

RS 6,54

RS 3,21

R$12 773,08

RS 6,95

R$110,71

RS 6,12

2 2 3 1 12032031 Prtpno

363,75

249,47

363,75

363,75

363,75

M2.2 3 2

2 2 3 3

2 2.3 4

99063

93358

101615

SINAPI

SINAPI

SINAPI rrF

M RS 3,96

RS 68,58

97123 SINAPI2.2.3 5

M RS 55,232.2.36 000363T7 SINAPI

RS 13,17 RS 16,35 RS 4 022,26 0,05%246,01104734 SINAPI2.2.3 7

3,46 RS 8,95 RS11,11 RS 38,44 0,00%m’2.2 3 8 100982 SINAPI

RS 2,70

RS 0,48

RS 65,07

RS 135,76

R$1.885,87

RS 690,13

RS 133,06

RS 808,05

RS 535,90

RS 3.965,90

R$3 261,00

RS 478,83

RS 535,90

RS 786,30

R$27,72

RS 16,65

RS 207,94

RS 39,13

R$3,35 R$115,91 0,00%

0,00 %

0,00%

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,20 %

0,06 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,03%

0,02%

0,03%

0,01 %

0.09%

0,00%

0,04%

0,01 %

0,00%

0,00 %

0,00%

0,02%

0,01 %

0,14%

0,00%

M3XKM 34 6093589 SINAPI2.2.3 9

RS 0,59

RS 80,80

RS 168,58

RS 2.341,87

RS 857,00

R$165,23

RS 1.003,43

RS 665,íi8

RS 4.924,85

RS 4.049,50

RS 594.61

RS 665,

RS 976,42

R$34,42

RS 20,67

RS 258,21

RS 48.59

RS 214,61

RS 80.60

RS 842,90

R$2 341,87

RS 857,00

R$165,23

RS 1 003,43

RS 665.46

R$14 774,55

RS 4 049,50

RS1 189,22

RS 665,48

RS 976,42

RS 2.478,24

RS 1 488,24

RS 2 323,89

R$631,67

RS 6.694,06

RS 42,51

RS 3.154,26

RS 902,09

RS 323,20

RS 29,76

RS 61,08

RS 1.368,14

RS 713,02

RS 9.890,07

RS 261,55

363,75ORSE

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.2.3.10

2.2.3,11

2.2.3.12

2.2 3.13

2.2.3.14

2 2.315

22316

2.2.3.17

2.2.3.18

2 2.3 19

2.2320

2 2321

2 2322

2 2323

2 2324

2 2.3 25

6465 m

UN 1,0000000047

00001828

19826

15327

11929

16666

13476

14468

14464

13960

13476

13992

14242

16426

13856

UN 5,00

UN 1,00
UN 1,00

UN 1,00

UN 1,00

UN 1,00

UN 3,00

1,00UN

UN 2,00

UN 1,00

UN 1,00

UN 72 00

72 00UN

UN 9,00

UN 13 00SINAPI2.2326 103138

2.2.4

RS 69,16

R$1.270,04

RS 726,44

RS 65,07

RS 23,97

RS 24,60

RS 550,87

RS 574,19

RS 110,71

RS 1.577,13

RS 902,09

RS 80,80

RS 29,76

R$30,54

RS 684,07

R$713,02

frP 0,38SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

2.2.41

2242

2.2.43

2.2 4 4

2.2 4 5

2.246

2.2.47

2.2.4 6

93358

2,005962 un

1,007085 un

UN 4,0000000047

104034

052282

94501

059312

UN 1,00

UN 2,00

4 lí

SBC

UN 2,00SINAPI

UN 1,00SBC

2.2.6

m’ RS 89,16 R$110,712,362.2.51 93358 SINAPI

ce
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: (H.ei2.S26//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA. 027

ENCARQOS SOCIAIS HÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 66,90% (MÉS) BDI: 24,1B%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNITC/

8/BDI
CÓDIGO DESCRIÇÃO

PREPARO DE FUNDO CE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL}.

AF_08/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS C€ CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇ013 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:S, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40CL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSACORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 A 15 LU E PRESÃO DE 0 À 15 BAR
TUBO, PVC, SOLDAvEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC.MEMTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÂVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF .08/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAvEL, DN110MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AguA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TÉ, PVC, SOLDAvEL, DN 110 mm INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA-FiBROaMENTO FORNECíMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
TÈ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÀGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALACO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMEN-Q E
INSTALAÇÃO AF_06/2022
CAIXA DO MACROMEDIDOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03.'2016
PREPARO DE FUNDO CE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_0e/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTACXDR OÊ SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2D23
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DS CONCRETO ARMADO, PILARES.VlGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12«)21
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INFERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MAHUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

JUNTA GIBAULT DN 100

HIDRÔMETRO TiPO WOLTMANN HORIZONTAL Qr=60m’/h, Dn lOOrrm - COMPLETO

ASSEI'ITAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021
ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A RO:.0 OU PiNCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÃLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020
POÇO PTP-09( TUBULAR PROFUNDO 0a~ X 220,00m)

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - C/VTGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA OE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020

UNO QUANT. TOTAL PESO(%)FTEM BANCO
BDI

m’ 5,25 R$ 3,23

R$ 26,45

R$2 160.08

R$4,01

R$ 32,84

R$2 682.38

R$ 74,55

R$ 21,05 0,00%

0,00%

0,04%

0,01 %

101617 SINAPI2.2.52

m* 2,36 RS 77.58

RS 2 816,49

R$ 449,20

SINAPI

Prôpno

SINAPI

2.2.53

2 2.5 4

93362

104488 m* 1,05

m’ 6,03 RS 60,042.2 5 5 103323

R$ 5,08 R$ 8,30rrP 12 05 RS 75,92 0,00%87678 SINAPI2.2 5.8

RS 24,82m’ 24 10 RS 30,82 RS 742,82 0,01 %SINAPI2.25.7 87547

1,00 RS 732,26

R$113,56

RS 550,87

RS 240,99

R$909,32

R$141,14

RS 684,(37

RS 299,13

RS 909,32

R$141,14

RS 2.736,28

RS 598,26

0,01 %

0,00 %

0,04%

0,01 %

2258 6722 ORSE un

M 1,002 2 5.9 94655 SINAPI

UN 4,002.2.5.10 94501 SINAPI

UN 2,002.2511 94686 SINAPI

UN 2,00 RS 8,38 R$10,40 RS 20.60 0,00%22512 89406 SINAPI

R$214,18UN 2,00 RS 265,96 RS 531,92 0,01 %22.5.13 94701 SINAPI

UN 2,00 RS 188,79 RS 234,43 RS 468,86 0,01 %2.2.514 94702 SINAPI

UN 2,00 R$15,66 RS 19,44 RS 38 88 0,00%

0,18%

0,01 %

0,00%

0,00%

0,00%

0,01 %

2.2515 103963 SINAPI

RS 13.169,66

R$ 415,1$

R$10,02

2.2.6

RS 39.16

R$ 3,23

R$ 26,45

R$2160,08

R$60,04

R$ 110,71

R$ 4,01

R$32,84

RS 2 682,38

RS 74,55

m’ 3,752.2.6 1 93358 SINAPI

m’ 2,50101617 SINAPI2.26,2

2.36 RS 77,58

RS 335,29

RS 834,60

93382

104483

SINAPI

Próprio

2.263

2.2.6 4 0,13

rrP 12002.2 6 5 103323 SINAPI

m’ 24 00 R$ 5,08 R$6,30 RS 151,20 0,00 %87878 SINAPI2.2 6.6

24 00 RS 24.82 RS 30,82 RS 739,68 0,01 %m’SINAPI2267 37547

R$487,40

RS 478,83

R$514,27

R$4 196,62

RS 39,13

RS 605,25

RS 594,61

RS 638,62

R$5.211,36

RS 48,59

RS 2 421,00

R$ 1.189,22

R$ 1 277,24

RS 5.211,36

RS 437,31

R$122,72

RS 122,72

RS 261.125,91

RS 4.673,18

RS 1 432,64

RS 782,14

0,03 %

0,02%

0,02%

0,07%

0,01 %	

o,oo£3r 3

0,001%

UN 4,002.2.6.8

2.2 6 9

2.2.610

2.2.6.11

13425

13960

13892

18667

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

UN 2,00

UN 2,00

UN 1,00

UN 9,00SINAPI2.2 6.12 103138

2.2.7

m’ 3,20 RS 30,89 R$38,35100754 SINAPI2.2.7.1

'^2
3,6;2.3

0,0< %2.3.1

352,00 RS 3,28

RS 8,95

RS 4,07 o,o: %2.3 1 1 96524 SINAPI

m’ 70 40 R$ 11,11 0,0 8)2.31.2 100982 SINAPI

tsj

C
N.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.626//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 - M,SBC -02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Serglp«,SEINPRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS HÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 68,80% (MÊS) BOI: 24,18%
PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA

VALOR UNIT VALOR UNIT O

S/BDIDESCRIÇÃO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M», EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÂBJAS CORRIDAS PONTALETADAS A C«3A 2.00M ● 2

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
ESCAVAÇÁO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÂO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER OE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRIliCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014
EXECUTO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF..12/2015
PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2\ E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA 2‘ SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E (X>BRADIÇAS

ADUTORA DE ÃOUA TRATADA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA,
REGISTROS E

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG DE 1,5 M A 2,5 M, SM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NlVEL DE INTERFERÊNCIA
AF_02'2021
PREPARO DE FUNDO CE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020

ASSE/TTAMENTO DE TLBO OE FVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 5647)

REATERRO MECANIZADO DÊ VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO. 0,26 M’/POTÉNCIA 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PRC^JNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1’CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA OE 0,80 M> /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM)
AF_07.»2020
TESTE HIDROSTÃTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

ADAPTADOR, PVC PBA A BOLSA DEFOFO JE DN 100/DE llOmm

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXíALMENTE PN10 DN 100

REGISTRO DE GAVETA O FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO 0/ VOLANTE DN 100 PN16

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo 0/ FLANGES DN 100 PN10 ● L=5800

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 -1=4000

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TOCO C/FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10
PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

ARRLELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 P/ÃGUA
FLANGE AVULSO ON 100 PN10

ASSEr-fTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021

TOTAL PESO(%)CÓDIGO UND QUANT,ITEM BANCO
BOI

M3XXM 704,00 R$ 2,70 RS 3,36 RS 2.358,40

RS 64.757,16

RS 2.970,46

R$2.019,35

RS 16.235,10

RS 13.262,44

0,03%

0,76%

0,04 %

0,03%

0,22%

0.18%

SINAPI2 3.1 3 93589

2.3.2

M 38 00 R$ 62,95

R$89,16

R$ 2.160,08

R$60,04

RS 78,1799059 SINAPI2.3.2.1

m’ 18 24 RS 110,71

RS 2.632,38

93368

104483

SINAPI

Própno

2 3.2.2

2.3.23 m’ 6,05

m’ 177,90 R$74,55103323 SINAPI2.3.2 4

rrP 356,30

355,80

22 30

R$ 4,56

R$14,48

R$ 33,25

RS 55,85

RS 556,29

R$5,6$

RS 17,93

RS 103,57

RS $9,35

RS 690.80

R$2 013,82

R$ 6.397,28

R$ 2.366,83

R$866,87

RS 6.635,00

R$ 171.860,88

RS 12.773,08

RS 8.283,70

0,03 %

0,09 %

0,03%

0,01 %

0,12 %

2,36%

0,17%

0,11 %

87879 SINAPI232.5

m’88489 SINAPI2.3.2 6

m’SINAPI2 3.2 7 94992

rrF 12 602.3 2 8 92393 SINAPI

m’ 12 60100701 SINAPI2.3 2 9

2.3.3

UN i,on R$10 285,94

R$5,60

R$ 12 773,08

R$ 6,95

12032031 Próprio2.3 3.1

U 1.191,902.3 3.2 99063 SINAPI

m’ 817,07 RS 5,98 R$ 7,42 R$6.062,65 0,08 %SINAPI2 3.3 3 90091

RS 6,54

RS 3,21

RS 56,23

RS 8,12

RS 3.98

R$68,53

R$ 9 678,22 0,13%rrF 1 191,902.3 3 4 101616 SINAPI

M 1 191.90

1.191,90

RS 4 743,76 0,06 %SINAPI2 3 3.5 97123

R$81 740,50 1,12%M000363‘'7 SINAPI2336

R$ 13,17 R$ 16,35 R$13174,01 0,18%m’ 806,752.3 3.7 104734 SINAPI

R$8,95 R$ 11,11 R$125,76 0,00 %m’ 11 322 3.3.8 100982 SINAPI

113,20 R$2,70

RS 0.48

R$ 65,07

R$135,76

R$1.885,87

RS 690,13

R$133,06

RS 806,05

R$535,90

R$3.965,90

R$3.261,00

R$478,83

R$ 535,90

R$ 786,30

RS 27,72

RS 16,65

R$ 207,94

R$39,13

R$3,35

RS 0,59

R$60,80

RS 168,58

R$ 2.341,87

RS 857,00

R$ 165,23

RS 1 003,43

RS 665,48

RS 4 924,85

R$ 4.049,50

R$ 594,61

RS 665,48

RS 976,42

RS 34,42

R$20,67

RS 258,21

R$48,59

R$ 379,22

R$ 703,22

RS 80,80

R$505,74

R$2 341,87

RS 857,00

R$ 165,23

R$1.003,43

RS 665,48

R$14.774,55

R$4 049,50

RS 1.189,22

R$ 665,48

R$976,42

RS 2.478,24

RS 1 488,24

RS 2 323,89

RS 631,67

0,01 %M3XKM2 3.3 9 93589 SINAPI

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,20 %	
0,06

1 191,902 3.3 10

23.3.11

2.3 3.12

2.3.3 13

2.3.314

2.3 3 15

23.3.16

23.3.17

2.3,3.18

2.3.3.19

2.3 3.20

2.3321

2.3 3.22

2.3.3.23

2.3 3.24

2 3.3 25

6465 ORSE

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SE INFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

m

1,00UN00000047

00001828

I9626

I5327

11929

I6666

I3476

I4466

I4464

13960

13476

13992

14242

16428

13856

UN 3,00

1,00UN

UN 1,00

UN 1,00

UN 1,00

UN 1,00

UN 3,00

1,00UN

0,02 %crUN 2,00 n

0,01 5-

0,01 ^

0,03 ^

0,02 í

0,031

UN 1,00 ca
1,00UN

72 00UN

UN 72 00 -V —

9,00UN

0,01 1UN 1300SINAPI2 3.3.26 103138

O
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.ei2.S26//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 ● M,SBC ● 02/2024 ● MA,ORSE ● 01/2024 ● Serslp«,SEINFRA - 027

ENCARQOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,0S% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,1B%
PLANILHA ORÇAMENTÃRIA SINTÉTICA

VALOR UNIT VALOR UNIT C/

S/BOIDESCRIÇÃO UND TOTAL PESO(%)

0,09%

0,00%

0,04%

0,01 %

0,00%

0,00%

0,00%

0,02 %

0,01 %

0,14%

0,00%

0,00 %

0,00%

0,04%

0,01 %

QUANT.CÕDIOO BANCOITEM BDI

RS 6.$94,06

RS 42,51

RS 3.154,26

R$ 902,09

RS 323,20

RS 29,76

RS 61,08

R$ 1,368,14

RS 713,02

RS 9.390,07

RS 261,55

RS 21,05

CAIXAS OE VENTOSAS/DESCAROA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03'2016
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326)
FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM RCSCA DIAM 1"

ADAPTADOR, PVC PBA A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÃGUA AF..06/2022
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1"'

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÂVÊL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 ● 66CM

CAJXA DO CLORAOOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUÊ 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08'2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
EXECUÇÃO OE ESTRLTURAS D£ CONCRETO ARMADO, P1LARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DÊ BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA

TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONSIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TAüSCAS AF_06/2014

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 Â 15 L/H E PRESÃO DE 0 À 15 BAR

TUBO, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DÊ ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRARIBRCCIMENTO ÇORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÃVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO GUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0e/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, (DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_06/2C22
TÉ, PVC, SOLDÃVEL, Dl'l 110 MM INSTALAÍX) EM RESERVAÇÃO OE ÃGUA DÊ EDIFtCAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE
FIBRA-ElBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016

TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016

BUCHA (DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÃVEL, ON 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÃGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CAIXA 00 MACROMEDIDOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
PREPARO DÊ FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENC« OUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÍXJR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_.08/2023
EXECUÇÃO DÊ ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES, VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSEI-fTAMENTOCOM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS C€ CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2'8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMEFTTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALtSCAS AF_06/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÃGUA DN 100 PN10
TUBO FoFo C/ FLANGSS DN 100 PN10 - L= 250

JUNTA GIBAULT DN100

HIDRÔMETROTIPO WCLTMANN HORIZONTAL Qn=60m’/h, Dn lOOmm - COMPLETO

2.3,4

R$ 89,16

R$ 1 270,04

R$726,44

R$65,07

R$23,97

R$ 24,60

RS 550,87

RS 574,19

R$ 110,71

R$1.577,13

RS 902,09

R$80,80

RS 29,76

RS 30,54

R$ 684,07

RS 713,02

m’ 0,38SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

933582.3.4 1

2.3.4.2

2.3.43

2 3.4 4

2.3.4 5

2.3.46

2.3 4.7

2.3 4.8

2,00un5962

1,00un7065

UN 4,0000000047

104034

052282

94501

059312

UN 1,00

UN 2,00SBC

UN 2,00SINAPI

UN 1,00SBC

2.3.6

RS 89,16

RS 3,23

R$ 26,45

RS 2.160,08

R$ 60,04

RS 110,71

RS 4,01

RS 32,64

RS 2.682,38

R$74,55

m’ 2,36SINAPI2.3 5.1 93358

m' 5,25101617 SINAPI2.3 5 2

RS 77.58

R$2.816,49

RS 449,20

2,362353

2354

93382

104488

SINAPI

Prôpno m’ 1,05

m’ 6,03103323 SINAPI2.3.5 5

0,00 %1205 R$5,08 R$6,30 R$75,9287878 SINAPI2.3 5 6

RS 30,82 RS 742,82 0,01 %m’ 2410 RS 24,8287547 SINAPI2.3.57

RS 909,32 0,01 %

0,00 %

0,04 %

0,01 %

1,00 RS 732,26

RS 113.66

RS 909,32

RS 141,14

un8722 ORSE2.3.58

RS 141,14M 1,0094655 SINAPI2.3 5 9

RS 684,07

RS 299,13

RS 2.736,28

RS 598,26

UN 4,00 RS 550,8794501 SINAPI2.3.5.10

UN 2,00 R$ 240,39SINAPI2.3.5.11 94686

2,00 R$8,38 RS 10,40 RS 20.80 0,00 %UNSINAPI2.3 5.12 69408

2,00 R$ 214,18 R$ 265,96 RS 531,92 0,01 %UN2.3.513 94701 SINAPI

0,01 %RS 188,79 R$234,43 RS 468,86UN 2,0094702 SINAPI23514

0,00 %R$15,66 RS 19,44 RS 38,88UN 2,00SINAPI2.3 515 103965

RS 13,169,66

R$415,16

RS 10.02

RS 77,58

RS 335,29

0.18%

0,01 %
2.3.6

2.3.6.1 m’ 3,75 R$89,16

R$3,23

R$ 26,45

R$2160,08

RS $0,04

R$110,71

R$4,01

RS 32,84

RS 2.682,38

RS 74,55

SINAPI93358

0,00%2,50101617 SINAPI2.3 6.2

0,00 %m’ 2,3693382

104483

SINAPI

Pfúprio

2.3 6,3

2.3.6 4 0,00%m’ 0,13

0,01 %RS 894,60m* 12002.3 6.5 103323 SINAPI

0,00 ç. 3RS 5,08 R$6,30 R$151,20m’ 24 0087878 SINAPI2.3 6 6
ri

0,01R$ 24,82 RS 30,82 RS 739,68m* 24 0087547 SINAPI2.3 6 7

0,03RS 487,40

R$ 478,83

R$ 514,27

R$4.196,62

RS 605,25

RS 594,61

RS 638,62

R$5211,36

R$2.421,00

R$ 1 189,22

RS 1.277,24

RS 5 211,36

UN 4,0013425

13960

13892

18667

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.3 6 6

2 3 6.9

2.3.610

2.3.6 11

0,022,00UN

0,02UN 2,00

0,07UN 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 8URITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.626//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI >01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA,ORSE >01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS : 112,98% <HORA) 89,80% (MES) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT C/

S/BOIdescriçAo

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021
ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRlUCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014
POÇO PTP>13( TUBULAR PROFUNDO 08~ x)

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
CARGA, MAN03RA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’> CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M>/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE; M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM)
AF_07,«I20

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, L/TIUZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES AF_10/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_ 03/2016
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VtGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. A=_07/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 1NTERTRAVA~D0, COM BLOCO SEXTAVAOO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM AF_12/2015
PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO.
MALHA 2'SEM REVESTIMÊNTOiNCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS
ADUTORA DE ÀGUA TRATADA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA,
REGISTROS E

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF_10/2018
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF, ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG DE 1,5 M A2,5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02'2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR Q JE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/202Ü

ASSENTAMENTO OE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM Nível alto de interferências (NÃO inclui fornecimento) AF_11/2017

TUBO PVCPBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M*/POTÉNCIA 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE V CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÕRIA AF_08«)33
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M»-CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

ADAPTADOR, PVC PBA A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

CURVA PVC PBA, JE, PS, 90 GRAUS, DN 100/DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

REGISTRO DE GAVETA C/ FLANG6S E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN16

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4‘)
TUBO FoFo CVFLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

CURVA OE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L=5800

UNO QUANT. TOTALCÓDIGO PESO(%)BANCOITEM
BOI

UN 9,00 R$39,-3 RS 48,59 RS 437,31

RS 280,61

R$ 290,91

RS 297.887,49

RS 3.631,26

R$ 1,137,56

R$ 621,04

0,01 %

0,00%

0,00%

4,07 %

0,06%

0,02 %

0,01 %

SINAPI2.3612 103138

2.3.8

RS 14,48m’ 1618 R$17,9888489 SINAPI2 3.81

2.4

2.4.1

m’ 279,50

55 90

RS 3,26

RS 8,95

R$ 4,07

R$ 11,11

SINAPI2.4.1.1 98524

m’100962 SINAPI2.4.1 2

RS 2,70 R$ 1 872,65

RS 64.168,68

RS 2 696,86

RS 1 833,35

RS 16.315,57

R$ 11.957,82

M3XKM 559,00 RS 3,35 0,03 %

0,74 %

0,04%

0,03 %

0,22%

0,16%

93589 SINAPI2413

2.4.2

M 34 50 RS 62,95

RS 89,'6

RS 2 160,08

RS 60,04

RS 76,17

R$110,71

R$2.682,38

RS 74,55

SINAPI2421 99059

m’ 16 562422

2 4.2 3

93358

104488

SINAPI

Própno m’ 6,08

160,402 4 2.4 103323 SINAPI

RS 4,56

RS 14,48

R$ 5,66 RS 1 815,72

RS 5.767,98

RS 4 279,51

RS 866,87

RS 8 635,00

RS 210.431,06

RS 12.773,08

R$ 10.821,84

0,02 %

0,08 %

0,06 %

0,01 %

0,12 %

2,87 %

0,17 %

0,15%

m* 320,80

320,80

41 40

87879 SINAPI2 4 2.5

rrF R$17,93

R$103,37

2426 88489 SINAPI

flP RS 83,25

RS 55,85

RS 566,29

SINAPI2 4 2.7 94992

m’ 1250 RS 69,35

RS 690,60

2 4 2.8 92393 SINAPI

m’ 1250100701 SINAPI2429

2.4.3

UN 1,00 R$10 285,94

R$5,60

R$12 773,08

RS 6,95

2431 12032031 Prôpno

SINAPI 1,557,10M2 4.3.2 99063

m’ 1.079,98 R$5,98 RS 7,42 R$8 013,45 0,11 %SINAPI2.4.3 3 90091

0,17%

0,08%

1,46%

m' 1.567,10

1 567,10

1 567,10

R$6,54

RS 3,21

RS 8,12

RS 3,96

RS 68,58

RS 12.643,65

RS 6.197,25

RS 106 785,91

2.4 3 4 101616 SINAPI

M2435 97123 SINAPI

RS 55,23M2 4 3 6 000363T7 SINAPI

1.065,02 RS13,-7 RS 16,35 R$17 413,07 0,24 %SINAPI2.4 3.7 104734

RS 8,95 RS 166,20 0,00%m’ 14 96 R$11,11SINAPI2.4 3 8 100982

RS 2,70

RS 0,46

RS 65,07

RS 135,76

RS 1.885,87

RS 690,13

RS 133,06

RS 808,05

RS 535,90

RS 3.965,90

0,01 %

0,01 % UJ

0,00 %

0.01 % ^ :
0,03%; !
0,01 %

0,00%

0,01 %

0,01 %

0,20%

M3XKM 149,60 RS 3,35

R$ 0,59

RS 80,80

R$168,58

RS 2 341,87

R$857,00

RS 165,23

RS 1 003,43

RS 665,48

RS 4 924,65

RS 501,16

RS 918,88

RS 80.60

RS 505,74

RS 2.341,87

RS 857,00

RS 185,23

RS 1 003,43

RS 685,48

R$ 14.774,55

SINAPI2.43.9 93589

1.557,10m24.3.10

2.4 3.11

2.4 312

2.4 3.13

24.3 14

2 4 3.15

243.16

243.17

2.4 3.18

6465 ORSE

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

UN 1,0000000047

00001828

19826

15327

11929

16666

13476

14466

UN 3,00

Ã'Ç
UN 1,00

UN 1,00
●●7 73UN 1,00

1,00UN

UN 1,00

UN 3,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.B12.S26//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 - M.SBC ● 02/2024 ● MA,ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARQOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,08% (HORA) 89,90% (MêS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT C/

S/BDI

R$ 3.261,00

RS 478,83

R$ 535,90

RS 786,30

RS 27,72

RS 16,65

RS 207,94

RS 39,13

DESCRIÇÃO UNO QUANT.CÕDIOO TOTAL PESO{%)

0,06%

0,02%

0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,02%

0,03 %

0,01 %

0,09 %

0,00 %

0,04%

0,01 %

0,00%

0,00%

0,00%

0,02%

0,01 %

0.14%

0,00%

0,00%

0,00 %

0,04 %

0,01 %

BANCOITEM BDI

UN 1,00 R$4 049,50
RS 594,61

R$665,48

RS 976,42

RS 34,42

RS 20,67

RS 258,21

RS 4 049,50

RS1 169,22

RS 665,48

RS 976,42

R$2 478,24

RS 1.468,24

RS 2 323,89

RS 631,67

RS 6,694,06

RS 42.51

RS 3.154,26

RS 902,09

RS 323,20

RS 29.76

RS 61.08

RS 1 368,14

RS 713,02

RS 9.890,07

RS 261,55

R$21.05

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

TUBO FoFoC/ FLANGES DN 100 FTJ10 - L= 250

CURVA DE F€ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TOCO CJ FLANGES E ABA II« VEDAÇÁO DN 100 PN10
PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 PI ÁGUA
FLANGE AVULSO DN 100 PN10

ASSEr-ITAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÁO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
CAIXAS DE VENTOSAS/DESCARGA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF. 03/2016
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÃMETOO DE 50 A 150MM (MV-04-326)
FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM RCSCA DIAM 1"

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE 110mm

COLAR DE TOMADA, P\.'C, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA AF. 06/2022
NIPLE DUPLO GALVANIZAD01'"

REGISTRO DE GAVETA BRLTTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO É INSTALAÇÃO. AF_08/2021
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

CAIXA DO CLORADOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 03.'2016
PREPARO DE FUNDO CE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 6 MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_08/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E -AJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTOCOM PREPARO MANUAL AF_1272021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSWX5RA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 A 15 UH E PRESÃO DE 0 À 15 BAR
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃODE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBrÀ-FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/20 I6

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÃVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF..08/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TÉ, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROQMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÁO OLE POSSUA
RESERVATÇ«I0 OE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

KJCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CAIXA DO MACROMEOIDOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF OO.QOIO
PREPARODE FUNDODE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_08/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023
EXECUÇAO DE ESTRUTURAS D6 CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE.NÁO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTOCOM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.4.3.19

2.4 3 20

2 4 3.21

2.4.3.22

2.4.3.23

2 4 3.24

2.4 3 25

14464

13960

13476

13992

14242

16428

13856

UN 2,00
UN 1,00

UN 1,00

UN 72 00

72 00UN

UN 9,00

UN 1300 RS 48,59103138 SINAPI2 4 3.26

2.4.4

m’ 0,38 RS 89,16

RS 1.270,04

RS 726,44

RS 65,07

RS 23,97

RS 24,G0

R$ 550,87

RS 574,19

RS 110,71

RS 1.577,13

RS 902,09

RS 80,80

RS 29,76

RS 30,54

R$ 684,07

RS 713,02

93358 SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

2.4 4 1

2.4.4 2

2.4 4.3

2.4 4 4

2445

2.4.46

2.4 4 7

2448

2,005962 un

1,00un7065

UN 4,0000000047

104034

052282

94501

059312

UN 1,00
UN 2,00SBC

UN 2,00SINAPI

UN 1,00SBC

2.4.5

m’ 2,36 RS 89,16

R$3,23

RS 26,45

RS 2.160,08

RS 60,04

RS 110,71

RS 4,01

R$32,84

RS 2.682,38

SINAPI2.4.5.1 93358

m’ 5,252.4.52 101617 SINAPI

m’ 2,36 RS 77.58

RS 2 616.49

93382

104488

SINAPI

Próprio

2.4.5 3

2 4 5.4 1,05

m’ 6,03 RS 74,55 RS 449,20103323 SINAPI2455

m’ 1205 RS 5,08 R$6,30 RS 75,92 0,00 %87878 SINAPI2.4.5 6

m’ 24 10 RS 24,82 RS 30,82 RS 742,82 0,01 %87547 SINAPI2457

1,00 RS 732,26

R$ 113,86

RS 550,87

R$240,89

R$ 909,32

RS 141,14

RS 909,32

R$ 141,14

0,01 %

0,00 %

ORSE un2 4 5.8 8722

M 1,0094655 SINAPI2.4.5 9

UN 4,00 RS 684,07

RS 299,13

R$2 736,28 0,04 %

0,01 %

24510 94501 SINAPI

UN 2,00 RS 596,26SINAPI2 4.511 94686

UN 2,00 RS 8,38 R$10,40 RS 20,80 0,00 %SINAPI2.4.512 89408

UN 2,00 R$214,18 RS 265,96 RS 531,92 0,01 %2.4513 94701 SINAPI

UN 2,00 RS 188,79 RS 234,43 R$468,66 0,01 %SINAPI245.14 94702

UN 2,00 R$15,66 RS 19,44 RS 38,88 0,00 %._

0,18 %£
0,01 %■"■

SINAPI245.15 103968

RS 13.159,68

RS 415,16

RS 10.02

2.4.8

2.4.6 1 m* 3,75 RS 89,16

RS 3,23

RS 26,45

R$2160,08

R$60,04

RS 110,71

RS 4,01

RS 32,84

RS 2.682,38

93358 SINAPI

fTp 2,50 0,00 8SINAPI2.4 6 2 101617
:c

m* 2,36 $5R$77,58

RS 335,29

RS 894.60

0,00 8

0,00 1

0,01 8 .

2.4 6.3

2.46.4

93362

104488

SINAPI

Próprio m’ 0,13

rrP 1200 R$74,552 4 6.5 103323 SINAPI

N;

C
N.
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.ei2.52Sr/CK)01-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI *01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergip«,SEINFRA ● 027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69.90% (MÊS) BDI; 24,18%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

VALOR UNIT VALOR UNIT C/

S/BDI
DESCRIÇAO

CHAPISCO APLICACXD EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇ01:3C0M PREPARO MANUAL AF__06/2014

MASSA ÚNICã PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇ01.2;8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMEf/TE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

CURVA FoFo 9ü FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

JUNTA GIBAULTDN 100

HIDRÔMETRO TIPO WCLTMANN HORIZONTAL Qr=60m'/h, Dn lOOmm - COMPLETO

ASSEITTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA. DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PiNCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020
POÇO PTP-16< TUBULAR PROFUNDO 08" x 248,00m)

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M= - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M> /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M», EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)
AF_07.'2020

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E lAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AFJ2/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EH PARECES, DUAS DEMÃOS AF_05/2O14
EXECUÍ^O DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA $ CM, ARMADO AF_07/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF..12/2015
PORTÃO DE ABRIR, 02 F(XHAS COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA Z SEM REVESTIMENTO^NCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

ADUTORA OE ÁGUA TRATADA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZAtX) DIN 2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA,
REGISTROS E

LOCAÇÃO DÊ REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF..1O/2O10
ESCAVAÇÃO MECANIZADA OE VALA COM PROF ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3) LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, =M SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA
AF_02/2021
PREPARO (OE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTOOE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AFJ1/2017

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 16, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROÊSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA OA RETRO 0,26 M>/POTÉNCIA 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A1,5 M, PROF JNDIDW5E ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1 * CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÃULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE' M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE OE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. M3XKM)
AF_07/2020
TESTE HIDROSTÃTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

ADAPTADOR, PVC PBA A BOLSA DEFOFOJE DN 100/DE 110mm

CÓDIGO UNO QUANT. TOTAL PESO(%)BANCO(TEM BOI

m’ 24 00 R$5,0S R$6,30 RS 151,20 0,00%SINAPI2466 87878

RS 24,8224 00 RS 30,82 RS 739,68 0,01 %2467 87547 SINAPI

UN 4,00 RS 487,40

RS 478,83

RS 514,27

RS 4 196,62

R$39,'3

RS 605,25

RS 594,61

RS 638,62

RS 5.211,36

RS 48,59

RS 2.421,00

R$1.189,22

RS 1 277,24

RS 5 211,36

RS 437,31

RS 122,72

R$122,72

RS 182.607,11

R$1.371,96

RS 429,79

RS 234,64

0,03%I342S

I3960

I3692

I8667

SEINFRA

SÊINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.4.6 6

2.4.69

246.10

24611

UN 2,00 0,02%

0,02 %

0,07 %

UN 2,00
UN 1,00

UN 9,00 0,01 %

0.00 %

0,00 %

2,63%

0,02%

0,01 %

0,00%

24612 103138 SINAPI

2.4.7

RS 30,89m’ 3,20 RS 38,352471 100754 SINAPI

2.6

2.6.1

2.51.1 m’ 105,60 R$3,28

R$8,95

RS 4,07

RS 11,11

SINAPI98524

m’ 21 12100982 SINAPI2.5.1.2

M3XKM 211,20 RS 2,70 R$3,35 RS 707,52

RS 23.132,24

RS 5.632,40

RS 4.651,92

0,01 %25 1.3 9358S SINAPI

0,32 %

0,08 %

0,06 %

2.6.2

m’ 2,06 RS 2.160,08

RS 60,04

RS 2 682,38

RS 74,55

2 5.2.1 104480 Pfóprio

SINAPI m’ 62 401033232.5 2.2

m’ 12^,80

124,80

R$4,66

RS 14,48

RS 83,25

RS 55,85

RS 556,29

R$5,66

RS 17,98

RS 103,37

RS 706,36

RS 2 243,90

RS 545,79

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %

876792 5.2 3 SINAPI

SINAPI2 5.2 4 88489

m’ 5,282.5 2 5 94992 SINAPI

RS 866,87

RS 8 635,00

RS 138.286,41

R$12 773,08

RS 6.045,24

m’ 12 50 RS 69,35

RS 690,80

2.5 2 6 92393 SINAPI

m’ 1250 0,12%

1,89%

0,17%

0,08 %

2 5.2 7 100701 SINAPI

2.6.3

R$10.285,94 RS 12 773,08UN 1,002.5,3 1 12032031 Pfôprio

M 869,82 RS 5,60 RS 6,9599063 SINAPI2.5.3 2

m’ RS 5.98 RS 7,42 RS 4 426,03 0,06%596,502533 90091 SINAPI

m’ 869,82

860,82

R$6,54

R$3,21

RS 55,23

RS 8,12 R$7.062,93

R$3 461,88

RS 59 652,25

0,10%

0,05%

0,81 %

2.5 3 4 101618 SINAPI

M RS 3,982.5.35 97123 SINAPI

M 669,62 RS 68,5300036377 SINAPI2.5 3.6

m’ RS 13,17 R$16,35 R$9 617,56 0,13 %~586,232537 104734 SINAPI

O
n

0,00 8 ‘m’ 8,27 RS 8,95 RS 11,11 R$91 872.53.8 100982 SINAPI

SC

M3XKM 82 70 RS 2,70

RS 0,46

RS 65,07

RS 3,35

RS 0,59

RS 80,80

RS 277,04

RS513,19

RS 80,60

0,00 82539 93589 SINAPI

0,01 8

0,00 8

869,82m25310

2.5.3.11

6465 ORSE

SINAPI UN 1,0000000047

tu

o
K>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.626/ra00i-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AOUA NA ZONA URBANA 00 MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA,ORSE-01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,«8% (HORA) 69,90% (MêS) BDI: 24,19%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UWT 0/

8/BOI

R$ 135,76

R$1.895,07

R$ 690,13

R$ 133,06

R$ 808,05

RS 535,90

R$ 3 965,90

R$ 3.261,00

RS 478,83

R$ 535,90

R$786,30

R$ 27,72

R$ 16,65

R$ 207,94

R$ 39,13

DESCRIÇÃO

CURVA PVC P8A, JE, PS, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 ON 100

REGISTRO DE GAVETA Cl FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN16

TAMPÃO AÇO GALVANIZAD010OMM (4’)
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA ON 100 PN10 L= 500

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN1D ● L=50OO

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 ● L= 250

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TOCO a FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10
PARAFUSO Cl .=>ORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 P/ÁGUA

FLANGE AVULSO DN 100 PN10

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
CAIXAS DE VENTOSAS/DESCAROA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM íMV-04-326)
FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM RCSCA DIAM 1"

ADAPTAIXJR, PVC PBA A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA AF..06/2022
NIPLE DUPLO GALVANIZAD01'"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÂVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 ● 66CM

CAIXA DO CLORADOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF^OS-GOIS
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_oa'2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AFJ2/2021

CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM CO.HER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÜNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇ01 2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 A 15 LAH E PRESÃO DE 0 À 15 BAR
TUBO, PVC, SOLDÃVEU, ON 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÂGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRATIBROOMENTO FORNECiMENTO c INSTALAÇÃO AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÂVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVÉL, DTJ110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÂGUA DE EDIFICAÇÃO OUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SO-DÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OE ÂGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TÉ, PVC, SOLDÃVEL, ON 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÂGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO. AF_06/2016
TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FlBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÃVEL, ON 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_06/2022
CAIXA 00 MACROMEDIDOfl

CÓDICO UNO QUANT. TOTAL PESO(%)ITEM BANCO
801

UN 4,00 R$166,58

R$2 341,87

R$ 857,00

R$ 165,23

R$1.003,43

RS 665,48

R$ 4 924,85

R$ 4.049,50

R$ 594,61

RS 665,48

RS 976,42

RS 34,42

RS 20,67

RS 258,21

RS $74,32

R$2 341,87

RS 857,00

R$165,23

RS 1.003,43

RS 665,48

RS 14,774,55

RS 4.049,50

RS 1.169,22

RS $65,48

RS 976,42

R$2 478,24

RS 1.488,24

RS 2.323,89

RS 631,67

RS 6,594,06

RS 42.51

R$3154,26

RS 902,09

RS 323,20

RS 29 76

RS 61 06

RS 1.368,14

RS 713,02

RS 9.890,07

RS 261,55

RS 21 05

0,01 %

0,03%

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.5 3.12

253.13

2 6.3.14

2.5.3.15

2.5.3.16

2.5.3.17

2.5 3.16

2.5 319

2.5.3.20

25 321

2 5322

2 5323

2.0.3.24

2 5.3 25

00001828

19826

15327

11929

16666

13476

14468

14464

13960

13476

13992

14242

16428

13856

UN 1,00

UN 1,00

UN 1,00
UN 1,00

UN 1,00

UN 3,00 0,20%

UN 1,00 0,06 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,03%

0,02 %

0,03%

UN 2,00

UN 1,00

UN 1,00

UN 72 00

UN 72 00

UN 9,00

UN 1300 RS 48,59 0,01 %SINAPI2.5.3 26 103135

0,09%

0,00 %

0,04 %

0,01 %

0,00%

0,00 %

0,00 %

0,02%

0,01 %

0,14%

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,04%

0,01 %

2.6.4

2.5.4 1

2542

2.5 4 3

2544

2 5.4 5

2546

254.7

2 5.4 6

m’ R$89,16

RS 1 270,04

RS 726,44

RS 65,07

RS 23,97

RS 24,60

RS 560,37

R$574,19

RS 110,71

RS 1.577,13

RS 902,09

RS 60,80

RS 29,76

R$30,54

RS 684,07

R$713,02

0,38SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

93358

2,005962

7065

un

1,00un

UN 4,0000000047

104034

052282

94501

059312

1,00UN

UN 2,00SBC

UN 2,00SINAPI

UN 1,00SBC

2.6.6

RS 89,16

RS 3,23

m’ 2,36 RS 110,71

RS 4,01

RS 32,84

RS 2 682.38

RS 74,55

SINAPI2.5.5 1 93358

m’ 5,252.5.5 2 10161T SINAPI

m’ 2,36 RS 26,45

RS 2 160.08

RS 77 58

RS 2.816,49

RS 449,20

2 5 5.3

25.54

93382

104483

SINAPI

Pfópno 1,05m’

m’ 6 03 R$60,042555 103323 SINAPI

R$5,08m’ 1205 RS 6,30 RS 75.92 0,00%2.5.5 6 87878 SINAPI

m’ 24 10 RS 24,82 RS 30,82 RS 742,82 0,01 %2.5.5 7 87547 SINAPI

1,00 RS 732,26 RS 909,32

RS 141,14

RS 684,07

RS299.-.3

RS 909,32

RS 141,14

0,01 %2 5.5 8 8722 ORSE un

RS 113,66

RS 550,87

RS 240,89

M 1,00 0,00 %2.5 5.9 94655 SINAPI

UN RS 2 736,28

RS 598,26

4,00 0,04 %

0,01 %

SINAPI2 5510 94501

UN 2,0025511 94686 SINAPI

S. ^ O
UN 2,00 RS 8,36 RS 10,40 RS 20,80 0,00 % =2.5.5.12 89408 SINAPI

UN 2,00 RS 214,18 RS 265.96 RS 531,92 0,01 %■94701 SINAPI2.5.5.13

RS 188,79UN 2,00 RS 234,43 RS 468,66 0,01 %2 5.5.14 94702 SINAPI

UN 2,00 R$15,66 RS 19,44 RS 38.88 0,00%

0.18%

255,15 103963 SINAPI

RS13.1SS,662.6.6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.B12.626//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE AOUA NA ZONA URBANA DO MUNlClPtO DE BURITICUPUJUIA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARQOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,0B% (HORA) 60,90% (MÉS) BDI: 24,18%
PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA

VALOR UNIT VALOR UNIT 0/

S/BOl

R$89,16

DESCRIÇÃO UND QUANT. TOTAL PESO(%)

0,01 %

0,00%

CÓDIGO BANCOITEM BOI

m* 3,75 R$ 110,71 RS 415,16

R$10.02

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_08/2020
REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF..08/2023
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO AR.MADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSEI'ÍTAMENTOCOM PREPARO MANUAL AF_12í2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÜNICA, PARA RECEBIMENTO DÊ PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONÊIRA 40CL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA ON 100 FTJ10

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

JUNTA GIBAULTDN 100

HIDRÔMETROTIPOWCLTMANN HORIZONTAL Qr=60m’/h, Do lOOmm - COMPLETO

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_Q9/2021
ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA OE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
POÇO PTP-16( TUBULAR PROFUNDO 08" x 260,00m)
SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018
CARGA MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M»/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M», EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).

AF_07.<2020

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÃBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M ● 2
UTILIZAÇÕES. AFJ0/2Ü18
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AFJ2/2021

CHAPISCO APLIC/VX) EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTÍX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVAOO DE 25 X25 CM, ESPESSURA 6 CM AF_12/2015
PORTÃO DE ABRIR. 02 FOLHAS COM OUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2" E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA 7' SEM REVESTIMENTO;NCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

ADUTORA DE ÃGUA TRATADA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN100, INCLUSIVE VÁLVULA,
REGISTROS E

LOCAÇÃO DE REDE OE ÁGUA OU ESGOTO AF_10/2018
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEAJMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA
AF_02'2021
PREPARO DÊ FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QJE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÃGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU . MA

CNPJ: 01.612.626//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÀOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 ● MA,ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARQOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 68,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT Cl

S/BOI

R$ 55,23

DESCRIÇAO

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (N8R 5647)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M’/POTÉNCIA 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1 ■ CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA AF_0e/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE EN/TULHO EM CAMINHÃO BASCULAMTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M>/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TOANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE OE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF.07/2020
TEÍtE HIDROSTAtICO em rede DE ÁGUA / ADUTORA
ADAPTADOR, PVCPBA, ABOLSAOEFOFOJEON100/DE llOmm

CURVA PVC PBA. JE, PB, 90 GRAUS, DN 100/DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
JUMTA OE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

REGISTRO DE GAVETA C/FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/VOLANTE DN 100PN16

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

CURVA DÊ PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 ● L=5600

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 ● L=4000

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

CURVA OE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TOCO C/FLANGES E ABA DE VEDAÇAO DN 100 PN10
PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 P/ÁGUA
FLANGE AVULSO DN 100 PN10

ASSer.íTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE OE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_D9/2021
CAIXAS DE VENTOSAS/DESCARGA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326)

FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM RCSCA DIAM 1"

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100/DE llOmm

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, 06 110 MM X 1/2" OU 11C MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÃGUA. AF_.06/2022
NIPLE DUPLO GALVANIZADO V

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

CAIXA DO CLORADOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO OO SOLO NATURAL)

AF_08/2020

REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF..0Ô/2023
EXECUÇÃO DÊ ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMAIX), PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA C€ VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 06
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO r2'8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_0€/2014

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSA(X)RA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 Â 15 L/H E PRESÁO DE 0 À 15 BAR
TUBO, PVC, SOLDÂVEL, DN110MM, INSTALACOEM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBR/VFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO Ê INSTAUVÇÃO. AF_08/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.ei2.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABA8TECCIMENTO DEÂOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI -01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 -Sergip«.SEINPRA - 027
ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÃfUA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT C/

S/BOiDESCRIÇÃO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLOÁVEL, DN 110 MM INSTALACXD EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA DE EDIFICAÇÃO GUE POSSUA
RESERVATÓRIO C€ FiBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA ● FORNECIME/VTO E
INSTALAÇÃO AF_06/2022
TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA.TIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016

TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO OLE POSSJA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA OE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CAIXA DO MACROMEDIOOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_ 03,G016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E ●uAJE,NÂO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSE/TTAMENTOCOM PREPARO MANUAL AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER (DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO1:3C0M PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO IDE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_0€/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

JUNTA GIBAULTDN 100

HIDRÔMETROTIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m’/h, On 100mm - COMPLETO

ASSEfTTAMENTO DE (DONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUIOFORNECIMENTO). AF_09A2021
ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PARECES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
POÇO PTP-17( TUBULAR PROFUNDO 08" x 260,00m) - NA ÃREA DOS RESERVATÓRIOS
SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 MVIII HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDAC«. M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM)
AF_07/2020
ADUTORA OE ÃGUA TRATADA

FORNECIMENTO E MOtTTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA,
REGISTROS E

LOCAÇÃO DE REDE OE ÃGUA OU ESGOTO AF..10/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ASSENTAMENTO DE TUBO OE PVC PBA PARA RE(DE DE ÁGUA, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALAIX» EM LOCAL
COM Nível alto de interferências (NÃO inclui fornecimento). AF_11/2017

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_ 08/2023
CARGA, MANOBRA É DESCARGA OE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP)EDESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M» EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM)

AF_07/2020
TEÍtE HIDROSTATICO EM REDE DE ÃGUA / AIDUTORA

UND QUANT. TOTAL PESO (%)CÓDIGO BANCOITEM BDI

UN 2,00 RS 240,89 R$299,13 RS 598,26 0,01 %94686 SINAPI265.11

2,00 R$8,38 RS 10,40 RS 20,80 0,00%UN89408 SINAPI2.65.12

2,00 R$214,18 RS 265,06 RS 531,92 0,01 %UN
94701 SINAPI2.6.5.13

RS 188,79UN 2,00 RS 234,43 RS 466,86 0,01 %94702 SINAPI2.6.5.14

R$15,66UN 2,00 R$19,44 R$ 38.88 0,00%

0,18%

0,01 %

0,00%

0,00%

0,00 %

0,01 %

103963 SINAPI2.65.15

RS 13.169,66

RS 415,16

RS 10.02

2.6.6

2.3 6 1 R$89,16

RS 3,23

RS 26,45

R$ 2.160,08

RS 60,04

RS 110,71

RS 4,01

RS 32,84

RS 2.682,38

RS 74.55

3,75SINAPI93368

m* 2,50SINAPI1016172 6.62

m’ 2,36 RS 77,58

RS 335,29

RS 894,60

93382

104469

SINAPI

Próprio

2.6.63

2.6 64
rn’ 0,13

12 00rrPSINAPI2.6.65 103323

RS 5,08 RS 6,30 RS 151,20 0,00%m' 24 00SINAPI2.6 6.6 67678

24 00 RS 24,82 RS 30,82 RS 739,68 0,01 %87547 SINAPI2 6.67

4,00 RS 487,40

RS 476,83

RS 514,27

RS 4.196,62

R$39,-3

RS 605,25

RS 594,61

RS 638,62

R$5211,36

R$48.59

RS 2.421,00

RS 1.189,22

R$ 1 277,24

RS5211,36

RS 437,31

R$ 280,01

RS 290,91

R$ 76.799,11

R$ 1.371,95

RS 429,79

RS 234,64

0,03 %

0,02%

0,02 %

0,07 %

0,01 %

0,00%

0,00%

1,06%

0,02%

0,01 %

UNSEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2 6.6.8

2.6 6 9

266.10

266.11

13425

13960

13692

18667

UN 2,00
UN 2,00

1,00UN

9,00UN
SINAPI2 6612 103133

2.6.8

2.6.8.1
m’ 1618 R$14,40 R$17,9888489 SINAPI

2.7

2.7.1

2 7.1.1 R$3,26

RS 0,95

RS 4,07

R$ 11,11

rrP 105,60

21 12

98524 SINAPI

0,00%100982 SINAPI2 7.1.2

M3XKM 211,20 RS 2,70 R$3,35 RS 707,52

RS 62.086,62

RS 12.773,08

RS 388,50

RS 2.475,47

RS 453,90

RS 222,46

R$ 1.456,77

R$ 36,71

0,01 %

0,71 %

0,17 %

0,01 %

0,03%

0,01 %

0,00%

0,02 % 5
0,00% p-

0,00% í

93589 SINAPI2.7 1.3

2.7.2

UN 1,00 RS 10 285,94 RS 12.773,08

R$6,95

R$110,71

RS 8,12

12032031 Próprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.7 2.1

R$ 5,60

RS 89,16

R$6,54

M 55 90

22 36

55 90

99063

93358

101616

2.7.2 2

2.7.2 3

2.7 2 4

m’

rrP

55 90 R$3,21

RS 55,23

RS 26,45

R$8,95

RS 3.98MSINAPI2 7 2.5 97123

RS 68,58

R$ 32,84

RS 11,11

M 21 24SINAPI

SINAPI

2.7.26

2.7.2.7

00036377

93382
Orn^ 1,12

rrP 1,12 RS 12,42 CDSINAPI2 7 2.8 100982

11 18 RS 2,70

RS 0,48

RS 3,35

RS 0,59

RS 37.45 0,00%

0,00%

M3XKM

L/ 7N—-

SINAPI2.72.9 93589

55 90 R$ 32 98m
ORSE2 7.210 6465

IcHc
*D

c
N.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.ei2.626//CK>01-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABA3TECCIMENTO DE ÁQUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA

VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M,SBC -02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipft.SEINFRA -027
ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69.90% (MéS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VM.OR UNIT VALOR UNIT C/

S/BDI

R$ 65,07

RS 135,76

R$ 1 885,87

R$690,13

R$ 133,06

R$ 806,05

R$ 535,90

R$3.965,90

RS 3 261.00

RS 478,83

RS 535,90

RS 786,30

R$27,72

RS 16,65

RS 207,94

RS 39,-3

CÓDIOO DESCRIÇÃO PESO(%)

0,00%

0,01 %

0,03%

0,01 %

0,00%

0,01 %

0,01 %

0,20%

0,06%

0,02%

0,01 %

0,01 %

0,03%

0,02 %

0,03%

0,01 %

0,14%

0,00%

0,00 %

0,00 %

0,04 %

0,01 %

ITEM BANCO TOTALUND QUANT.
BDI

RS 80.60

RS 505,74

RS 2.341,87

RS 857,00

RS 165,23
R$1.003,43

RS 665,48

R$14.774,55

RS 4 049,50

RS1 189,22

RS 665,48

RS 976,42

RS 2.478,24

RS 1.468,24

R$2.323,89

RS 631,67

RS 9.880,07

RS 261,55

2.7,211

2.7.2.12

2.7,2.13

2.7.2.14

2.7.2.15

2.7.2.16

2.7.2.17

2.7 218

2.7.2.19

2.7 2 20

2 7.2 21

2.7.2.22

2.7,2.23

2.7 2 24

2.7,2 25

00000047

00001826

19826

15327

11929

16666

13476

14468

14464

13960

13476

13992

14242

16428

13856

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

ADAPTAOOR, PVC PBA. A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

CURVA PVC PBA, JE, P8, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
JUNTA DE OESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN16

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4‘)
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA ON 100 PN10

TUBO FoFoC/ FLANGES DN 100 FTI10 ● L=5800

TUBO FoFo 0/ FLANGES DN 100 PN10 - L*4000

TUBO FoFoa FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TOCO C/ FLANGES E ABA OE VEDAÇÃO DN 100 PN10
PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

ARRUGLA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ÁGUA

FLANGE AVULSO DN 100 PN10

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021
CAIXA OO CLORADOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03'2016
PREPARO OE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_08.'2020

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023
EXECUÇÃO DE ESTRITURAS DÊ CCMJRETO ARMADO, FILARES, VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:8, PREPARO MECÂNICO COM BET(»4EIRA 40CL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H E PRESÃOOE 0 Ã15 BAR
TUBO, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA-FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÂVSL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO OUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
JCSLHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 25MM, INSTALACXD EM RAMAL DE DISTTílBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_06/2022
TÉ, PVC, SOLDÃVEL, DI'J 110 MM INSTALADOEM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRAT^IBROCIMENTO «FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_D6/2016
TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÃVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADOEM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CAIXA DO MACROMEOIDOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_0a<2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_08/2020

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AFJ2/2021

RS 80,60

R$166,58

RS 2 341,87

RS 857,00

R$165,23

RS 1.003,43

RS 665,46

RS 4 924,85

RS 4 049,50

RS 594,61

RS 665,48

RS 976,42

RS 34,42

RS 20,67

RS 266,21

UN 1,00

UN 3,00

UN 1,00

UN 1,00

UN 1,00

UN 1,00

UN 1,00

UN 3,00

UN 1,00

2,00UN

UN 1,00

UN 1,00
72 00UN

UN 72 00

UN 9,00

2.7 2 26 103138 SINAPI 1300 RS 48,59UN

2.7.3

2,7.31 93358 SINAPI R$89,16

RS 3,23

RS 26,45

RS 2.160,08

R$60,04

R$110,71

RS 4,01

RS 32,84

RS 2 682,38

m’ 2,36

2.7.32 101617 RS 21,05

RS 77.58

R$2.816,49

RS 449,20

SINAPI m’ 5,25

2 7.3 3

2 7 3.4

93362

104488

SINAPI

Própno

m’ 2,36

nt* 1,05

2.7,3 5 103323 SINAPI RS 74,55m’ 6,03

2 7,3 6 R$75.92 0,00 %97878 SINAPI R$ 5,08 RS 6,3012 05

RS 742,82 0,01 %2 7.3 7 87547 SINAPI R$ 24,82 R$30,8224 10

RS 909,32

RS 141,14

R$2.736,28

RS 598,26

0.01 %2738 8722 ORSE RS 909,321,00 R$732,26

RS 113,86

RS 550,67

RS 240.89

un

2739 94655 SINAPI 0,00 %

0,04%

RS 141,14

RS 684,07

R$ 299,13

M 1,00

2 7.3 10 SINAPI94501 4,00UN

0,01 %2.7.3.11 94686 SINAPI UN 2,00

0,00%2 7.312 89408 SINAPI RS 8,38 RS 10,40 RS 20,80UN 2,00

0,01 %2.7 313 94701 SINAPI RS 531,92UN 2,00 RS 214,18 RS 265,96

RS 466,66 0,01 %2.7 314 94702 SINAPI RS 188,79 R$ 234,43UN 2,00

RS 38.88 0,00%

0,18% ? “ ?c r

0,01 % çr

0,00%

0,00%

0,00 %

0,01 %

2.7.315 103968 SINAPI R$15,66 RS 19,44UN 2,00

2.7.4

2 7 4 1

R$13.166,60

RS 415,16

RS 10,02

O93358 SINAPI RS 89. *6

RS 3,23

RS 26,45

RS 2.160,08

RS 60,04

R$110,71

RS 4,01

RS 32.84

RS 2.682,38

RS 74,55

nf 3,75 n

UD2.7.42 101617 SINAPI 2,50

RS 77,58

RS 335,29

RS 894,60

2.743

2.744

93382

104483

SINAPI

Própno

m’ 2,36 -t
■73

m’ 0,13

■vzí2745 103323 SINAPI m’ 1200

Nj
c
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.S12.626//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA

VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M,8BC ● 0212024 ● MA,ORSE ● 01/2024 -Serglp«.SEINPRA- 027
ENCAROOS SCX:IAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 60,90% (MÊS) 8DI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UKIT C/

S/BDI
CÓOlOO TOTAL PESO (%)DESCRIÇÃO

CHARSCO APLICADO EM ALVE^4ARlAS E ESTRUTURAS C£ CONCRETO INTERNAS, COM COLHER OE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONSIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TAüSCAS AF_0€/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo a FLANGES ON 100 PN10 - L= 250

JUNTA GIBAULT DN100

HtDRÔMETRO TIPO WCLTMANN HORIZONTAL Qn=60m’/h, Dn lOOmm - COMPLETO

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021
ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNIDADES DE RESERVAÇÃO
UNIDADE 01 . RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO ELEVADO CAP_1.000,MM3, TORRE DE 10,00M

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES AF_10/20ie
MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)
AF_06.'2017

REATERRO MANUAL OE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÃULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP)E DESCARGA LIVRE (UNIDADE. M3) AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, E.M VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE M3XKM) AF._07/2020
INFRAESTRUTURA

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DÊ DIÂMETRO, CONCRETO LANÇAIX) POR
CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇ01 4,5 4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA LfTILIZANDO AÇOCA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_0a'2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇOCA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇOCA-50 DE 16 MM ● MOTTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF^Oe^^OI?
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERiCA LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06,7017

ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
IMPERMEABILIZAÇÃO E€ SUPERFÍCIE COM MEMBRANA Â BASE DE RESINA ACRÍLOA, 3 DEMÃOS AF_09/2023
MESOESTRUTURA

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM ●
MONTAGEM AF_06í2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 (OE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DÊ ESTRLTURA (XMMVENCIONAL OE CONCRETO AR.MADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM -

MONTAGEM AF_06/2022

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA (OONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM AF_06/2022

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAIX) UTILIZANIX) AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE ESTRLTURA CONVENaONAL OE CONCRETO ARMAtX) UTILIZANDO AÇO CA-50 C€ 16,0 MM -
MONTAGEM AF_^06/2022

ITEM BANCO UND QUANT.
BDI

0,00%RS 151,20R$ 5,08 R$6,3024 002.7.46 87878 SINAPI rrF

0,01 %RS 739,68RS 30,8224 00 RS 24,822747 87547 SINAPI m*

0,03 %

0,02 %

0,02%

0,07 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

30,69%

28,36%

0,06%

0,06%

0,53%

0,46 %

0,02 %

0,01 %

0,03 %

6,26 %

0,96%

0,56 %

0,30 %

0,09 %

0,16 %

0,50 %

0,34%

0,24 %

1,59%

0,01 %

0,51 %

16,06%

0,08 %

RS 2.421,00

RS1 169,22

RS 1.277,24

RS 5.211,36

RS 437,31

RS 290,91

RS 290,91

R$2.247.318,36

RS 2.078.776,59

RS 4.600,30

RS 4.600,30

R$38.666,04

RS 33 912,24

RS 1 694,51

RS 876,71

R$2.361,56

RS 386.047,85

R$70 143,12

RS 41 302,78

RS 22 326,98

RS 8.879,68

RS 11.405,70

RS 36.576,54

RS 24.751,00

R$17 303,35

R$116.277,64

RS 487,40

RS 478,63

R$ 514,27

R$4.196,62

R$39,13

RS 605,25

RS 594.61

RS 638,62

R$5.211,36

RS 48,59

4,002748

2.7 4.9

2.7.4.10

2.7 4 11

13425

13960

13892

18667

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

UN

UN 2,00

2,00UN

UN 1,00

9,002.7.4.12 103133 SINAPI UN

2.7.6

RS 17,93R$14,482.7.5.1 33489 SINAPI ftF 16 18

3

3.1

3.1.1

R$ 62,95 R$78,1753 853 111 9905S SINAPI M

3.1.2

R$ 147,57 R$ 183,25

RS 27,82

R$11,11

R$ 3,91

185,063.1 2.1 96522 SIN/^I m’

RS 22,41

RS 8,95

3.1.2.2 104737 SINAPI rrf 60 91

60 913 123 100982 SINAPI m’

RS 3,153 12 4

3.1.3

93588 SINAPI M3XKM 609,10

RS 127,22

RS 455.70

RS 141,51

RS 13,73

R$10,56

RS 9,81

RS 10,67

RS 10,29

RS 754,22

R$ 17,27

RS 59.40

RS 157,98

RS 565,66

RS 175,72

RS 17,04

RS 13,11

R$ 12,13

RS 13,25

R$12,77

RS 936,59

F» 21,44

RS 73,76

444,003.1.31 100897 SINAPI M

72 993 1.32 94974 SINAPI m’

127,06

392,00

870,00

3.003,00

1 888,00

1.355,00

124,15

37 00

506,24

3 1.3,3 96540 SINAPI m'

3 1 3.4

3.1.3.5

3 13 6

3.1.37

96548

96547

96548

96549

96550

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

KG

KG

KG

KG

3.1.3 8 KG

3.1.3 9 96555 SINAPI

RS 793,28

R$37.487,78

RS 1.176.122,88

RS 5.563,08

3.1.3.10

31.311

95601

96554

UNSINAPI

SINAPI

3.1.4

RS 17,17RS 13,63KG 324,003.1.4 1 92759 SINAPI

0,24 % -R$17.521,46R$16,061.0S1.00 RS 12,943.1.4.2 92760 SINAPI KG

O
3"

n
0,10%,-RS 7 429,95RS 15,01RS 12,093 1 4.3 92761 SINAPI KG 495,00

CO

0,14 %RS 9.967,50R$10,71 RS 13,29750,0031 44 92762 SINAPI KG

0,08 %RS 5 609,52

ri|n
RS 8,97 R$11,13504,003 1 4.5 92763 SINAPI KG

0,68 ■ijRS 49 926,40R$10,764 640,00 RS 8,673 146 92764 SINAPI KG

c

O
K>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.ei2.S26//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÀOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : 8INAPI ● 01/2024 ● M,SBC. 02/2024 ● MA,ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027
ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,88% (HORA) 68,90% (MÉS) BOI: 24,1B%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UN1T Cl

8/BDI
DESCRIÇÃO

ARMAÇÃO Oe PILAR OU VIGA DE ESTRLTURA CONVENaONAL DE CONCRETO ARMADO LíTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM ●
MOm-AGEM AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRLTTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
AF_06.'2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM
AF_06/2022

ARMAÇÃO oe LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06.'2022

ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM-MONTAGEM AF_06/2Ü22

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMA(X>, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022

ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF__06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS OE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZAN(X) AÇO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022
MONTAGEM E OESMO.TAGEM OE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-DIREITO DUPLO, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_09/2020

MONTAGEM E OESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-OIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/202
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM AF_09/2020

FORMA DESLIZANTE, EM CHAPA COMP.PLASTIFiCADA, INCL.REUTILIZACAO DA FORMA E DETODOS OS EQUIPAMENTOS DE
DESLOCAMENTO

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK*30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021

CIMBRAMÊNTO METAUCO

ENSAIOS E PROVAS DE CARGA

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO (10 PONTOS) 16 TIROS

TUBLAÇÕES.CONEXÕES^ESSÓRIOS
EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO ON 400 PN10
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA OJ 400 PN10

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=5800

TUBO FoFo a FLANGES DN 400 PN10 - L=3000

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÃGUA DN 400 PN10

CURVA (OE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10

CURVA FoFo 90 FF PARA ÃGUA DN 300 PN10

TOCO C/FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO !0N 300 PN10
TUBO FoFo a FLANGES ON 300 PN10 - L=5800

TUBO FoFo a FLANGES DN 300 PN10 - L=4500

EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO ON 300 PN10
TUBO FoFoC/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=2000

TE FoFo FF DN 300 * 300 PN10

REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E R.ANGE DN 300 PN10

CÓDIGO TOTAL PESO(%)UND QUANT.ITEM BANCO
BDI

KG RS 9,85 R$12,23 RS 12.768,12 0,17 %1 044,0092765 SINAPI3.1 4 7

RS 12,40 RS 15,39 RS 8 726,13 0,12%KG 567,00SINAPI3.1.48 92769

KG RS 11,58 RS 3 825,08 0,05 %266,00 RS 14,339277C SINAPI3.1 4 9

791,00 R$10,25 R$12,72 R$10 061,52 0,14 %KG92771 SINAPI3.1 4.10

RS 8,57 RS 10,64 RS 19 098,80 0,26%KG 1 795,003.1.411 92772 SINAPI

RS 8,39 RS 10.41 RS 52 601,73 0,72%KG 5.053,0092773 SINAPI3 1 4 12

0,57 %3 470,00 RS 9,70 R$12,04 R$ 41 778,80KG92774 SINAPI31 413

R$13,53 R$16,80 RS 8.316,00 0,11 %KG 495,00SINAPI3.1.4 14 92917

RS 11,72 RS 14,55 RS 33 319,50 0,45%KG 2 290,003.1.415 92919 SINAPI

RS 48 564,80 0,66 %KG 4 064,00 RS 9,63 RS 11,95SINAPI3.1.416 92921

R$9,17 RS 11,38 RS 64.968,42 0,69%KG 5.709,003.1 417 92922 SINAPI

RS 12,72 R$107127,84 1,46%KG 8 422,00 RS 10,2592923 SINAPI3.1.418

RS 169 110,51 2,31 %KG 13 560,52 RS 10,06 RS 12,4331.419 92924 SINAPI

RS 14 246,35 0,19%182,23 RS 62,96 RS 78,1331 420 92445 SINAPI

RS 8 360,97 0,11 %

0,19%

2,53 %

m' 24 02 R$ 280,34

R$108,27

RS 189,76

RS 745,05

R$1.078,84

RS 10,79

RS 474,90

R$1 806,01

RS 348,■’2

RS 134,44

R$ 235,64

92453 SINAPI3 1 421

103,33

787,66

RS 13 691,68

R$ 185.604,20

RS 248.027,61

RS 8.721,44

R$10.722,71

RS 3 538,38

RS 6.724,38

RS 270.809,62

RS 6.769,16

RS 19.535,01

R$42 641,82

RS 9.728,45

RS 39.070,02

RS 3.452,58

RS 5.798,40

RS 4 539,64

R$44.506,64

RS 9 645,85

RS 4.064,51

RS 4 324,63

RS 5 403,94

RS 11 722,50

92268 SINAPI31 422

m’Próprio31.423 110320241

263,08 RS 925,20

R$1.339,70

RS 13,39

RS 589,73

R$2 241,46

3,39 %m’3.1.424

3 1 425

3.1.426

3.1.4.27

31 428

3.1.6

3.1.5.1

3.1 5,2

3.1.53

3.1.54

31.55

3.1.5.6

3.1.5.7

3.1 5 8

3.1.59

3.1 5.10

3.1.511

3.1.5.12

3.1 5.13

3 1 5.14

11032025

89993

040339

031260

031181

Própno

SINAPI 0,12 %m’ 6,51

0,15 %

0,05 %

M3/M 600,80SBC

6,00UNSBC

0,09 %UN 3,00SBC

3,70%

0,08%

0,27 %

0,58 %

0,13%

0,53%

0,05%

0,08%

0,06%

0,61 %

0,13%

0.06%

0,06%

0,07 %

0,16%

RS 5.769,16

R$19.535,01

R$14213,94

RS 9.728,45

R$19 535,01

RS 3.452,56

RS 2.899,20

RS 4 539,64

RS 11.126,66

R$ 9.645,85

R$4 064,51

RS 4 324,63

R$5.403,94

R$5 861,25

UN 1,00 R$4.645,81

R$15.731,21

RS 11 446,24

R$7.834,16

RS 15.731,21

RS 2.760,31

RS 2.334,68

RS 3.655,70

RS 6.960,11

RS 7.767,64

RS 3 273,06

RS 3.482,55

R$4 351,70

RS 4.719,97

13818

I3482

14534

14528

13482

13480

13429

13996

14512

14509

13816

I4318

13662

15153

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

UN 1,00

UN 3,00

UN 1,00

UN 2,00

UN 1,00

UN 2,00
CDUN 1,00

UN 4,00

UN 1,00

UN 1.00

UN 1,00

UN 1,00

UN 2,00

K,
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU . MA

CNPJ: 01.612.S26//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE Ã8UA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027
ENCARSOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT C/

S/BOI

R$ 2.01S,0e

R$ 2.604,15

RS 809,33

R$ 665,66

R$ 4.947,69

RS 27,72

RS 45,26

RS 70,15

R$ 33,41

R$147,76

RS 27,72

RS 45,26

R$313,03

RS 969,64

RS 39,13

DESCRIÇÃO TOTAL PESO(%)CÓDIGO UNO QUANT.BANCOITEM BOI

RS 2.502,32

RS 3.233,83

RS 1.005,02

R$1.100,06

RS 6.144,04

RS 34,42

RS 56,20

RS 87,11

RS 41.43

R$183,48

RS 34,42

RS 56,20

RS 388,72

R$1.229,18

RS 2.502,32

RS 6 467,66

RS 2.010,04

R$1.100,06

RS 6.144,04

RS 11.978,16

RS 8.092,80

RS 1.132,43

RS 165,92

RS 733,92

RS 6.057,92

RS 4.046,40

RS 777,44

R$4 916,72

R$194.36

0,03%

0,09%

0,03%

0,02%

0,08%

UN 1,00TUBO FoFo a FLANGES DN 300 PN10 - L= 500

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 ON300

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10

EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10
TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=3500

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90

PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120

ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA

ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ÁGUA

ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ÁGUA

PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90

PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 27 X 120

FLANGE AVULSO DN 150 PN10

FLANGE AVULSO DN 300 PN10

ASSENTAMENTO DE CONEXÁO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÁO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09«021

ASSENTAMENTO DE CONEXÁO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA {NÁO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
REVESTIMENTO

IMPERMEABIU7IMPERMEABILIZAÇÁO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/ MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS,
REFORÇADA COM VÉU DÊ POLIÉSTCR (MAV) AF_09/2023
CHAP1SCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTiJRAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO ARGAMASSA
TRAÇ01.3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022

ÊMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CAFTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF__12/2017

BASE MêtAlICA para MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO AF_12/2017
MASTR01 H PARA SPDA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM», NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2017
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1 1/2"' DE ACO COM GUARDA CORPO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

ESreSSURADE*10CM* AF_07/2019

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF..05/2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA ÜVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. M3XKM)
AF_07/2020
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETAOAS A CADA 2,00M. - 2
UTILIZAÇÕES. AFJO/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR OE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023
CONCRETO CICLÓPtCO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO AF_05/2021

EXECUÇÃO DE ESTOUTURAS DÊ CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇ01 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014

3.1.515

3.1.5 16

3.1.5.17

3.1.5.18

3.1.519

3.1.5.20

3.1.5.21

3.1.5 22

3.1.5 23

3.1.5.24

3.1.5 25

3.1.5 26

3.1.5 27

3.1.5 28

13969

14007

13426

13813

14321

14242

14244

16437

16429

16439

14242

14244

13857

13660

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

UN 2,00
UN 2,00

1,00UN

UN 1,00

0,16 %UN 348,00

144,00

1300

0,11 %

0,02 %

0,00%

0,01 %

0,08 %

0,06%

0,01 %

0,07%

UN

UN

UN 4,00

4,00UN

UN 176,00

72 00UN

UN 2,00

4,00UN

RS 48,59 0,00%UN 4,00103138 SINAPI3.1.5 29

RS 2.730,20 0,04%20 00 R$109,93 R$136,51UN103142 SINAPI3.1.5 30

R$ 1 556,08

RS 162.380,88

R$80 879.19

0,02 %

2,22%

1,10 %

UN 8,00 R$ 156,84 RS 194,5131.531 103144 SINAPI

3.1.6

RS 65,91 RS 81,84988,263 1.6.1 98556 SINAPI

RS 6,59 RS 6 512,63 0.09%988,26 RS 5,31104410 SINAPI3.1.6 2

RS 75,88 RS 74.989,16

R$39.149,92

RS 184,00

R$160,96

R$219,81

RS 3.478,59

RS 477,54

RS 32.256,49

RS 2 372,53

RS 123.411,76

RS 4.293,85

RS 2.344,21

1,02 %

0,63%

0,00%

0,00 %

0,00%

0,05%

0,01 %

0,44 %

0,03%

1.69%

0,06%

m’ 986,26 R$61,11316 3 87799 SINAPI

3,1.7

3.1.71

3.1.7 2

3.1.73

3.1.7 4

3.1.7.5

3.V7.6

RS 148,18

R$129,62

RS 177,01

R$67,02

RS 128,19

RS 1 279,59

RS 160,69

RS 184,00

R$160,96

RS 219,61

R$ 83,22

RS 159,18

RS 1 588,99

RS 199,54

UN 1,0098969

96987

96988

96973

96986

111700

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UN 1,00
UN 1,00

41 80M

UN 3,00

M 20 30SBC

11 893.1.7 7 100324 SINAPI

3.2

m’ 1.065,00

211,00

R$3,28

RS 8.95

RS 4,07

RS 11,11

98524 SINAPI3.2.1

0,03%3.2.2 100982 SINAPI

0,10%RS 2,70 R$ 3,35 RS 7 068,50M3XKM 2.110,00323 93569 SINAPI

0,07%RS 62,95

RS 89,16

RS 26,45

RS 588,03

RS 2.160,08

RS 60,04

R$78,17

RS 110,71

RS 32,84

RS 730,21

RS 2.682,38

RS 74,55

RS 5.276,47

R$ 3.567,00

RS 731,51

RS 7.393,37

R$19.333,25

RS 24 258,57

M 67 50324 99059 SINAPI

0,05% C 7' J
0,01 % F

32 40

22 26

10 13

325 93358

93382

102487
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S2S//OOOMO

OBJETO; IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SIHAPI - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 68,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UN1T C/

S/BDIDESCRIÇÃOCÓDIGO UND QUANT. TOTAL PESO (%)ITEM BANCO
BOI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DÊ PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2;8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMEirrE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇAo DE TALlSCAS AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PARECES, DUAS DEMÃOS. AF_.06/2014
EXECUÇAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO IN~ERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM AF_12/2015

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,

MALHA 2' SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

EDIFICAÇÃO(OUARITA DE SEGURANÇA |
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETAOAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF,_03.'2016
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_0S/2021

REATERRO MANUAL 00 VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDAEÍE. M3XKM)
AF_07/2020

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DÊ CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÂO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLORSIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM AD TIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

325,40 R$ 24,82 RS 30,82 RS 10 028,82 0,14 %SINAPl3 2,11 87547
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RS 83,25

RS 55,85

RS 556,29

RS 17,98

RS 103,37

RS 5 850,69
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0,25%

0,12 %

0,84%

0,01 %

0,01 %

0,02%

0,00%

3 2.12 88469 SINAPl

itP 25 503 2.13 94992 SINAPl

m' 263,75

12 50

RS 69,353 2.14 92393 SINAPl

m* RS 690,6032.15 100701 SINAPl

3.3

RS 62,95

R$ 89,16

RS 588,03

R$ 26,45

R$8,95

RS 78,17

R$110,71

RS 730,21

RS 32,84

RS 11,11

M 139099059 SINAPl33.1

m’ 3,553 3.2 93358

102487

93382

SINAPl

SINAPl

SINAPl

2,37333

1,18334

2,37 RS 26.30 0,00 %rrp3 3.5 100982 SINAPl

M3XKM RS 2,70

RS 2.160,08

RS 51,89

R$3,36

RS 2 602,38

RS 64,43

R$ 99.16 0,00 %

0,06 %

29 603.3 6 9358S SINAPl

m’ 1,65 RS 4 425,92

RS 762,85

3.3 7 104403 Próprio

SINAPl 0,01 %m’ 11 84338 98562

r

SC
X

O
X



)

PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTACAO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE AOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 0-1/2024 ● M.SBC > 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● SsrgIpe.SEINFRA - 027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,S8% (HORA) 89.90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UN1T Cl

8/BDI
CÓDIGO DESCRIÇÃO

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BtAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO-fCAPA) = (8+4) AF_11/2020
PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO L=25CM

ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2.8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 06
TALISCAS AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20

CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_02/2023_PE

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇ01 2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MCLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO A=_07/2018

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÂGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
Agua inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria af_12/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 6 FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS AF_10/2015
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO D6 LATÃO INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÂVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÂGUA FRIA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÃVEL DE 0 100 MM (VASO SANITÁRIO)
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE 0 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC. .)
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE 0 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÕRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST TUBO PVC, SÉR'E N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCAFíGA, RAMAL DE ESG SANIT,, PRUMADA ESG SANIT , VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL CONEXÕES E COFTTES,
FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS AF_10/201S
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE lOESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA,
PRÉDIOS AF_10/2015
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
ÒnSTALAIX) em ramal de C^SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 6 FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS AF_10/2015
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECOA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL IX ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014
CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO AF_05/2018

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL
COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETROOUTO, CABO E QUEBRA (SEM

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AFJI.OOZZ
CAIXA RETANGULAR 4'-X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO). METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_03/2023

CASO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM», ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM», ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETROOUTO FLEXÍVEL CORRUGAIX), PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF__040016

TOTAL PESO(%)UNO QUANT.BANCOITEM
BDI
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S26//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA OE ABA8TECCIMENTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI *01/2024 * M.SBC * 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe.SEINFRA - 027
ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69.90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT C/

S/ BDI
CÓDIGO DESCRIÇÃO

TOMADA MÉDIA 06 EMBLO^IR (1 MÓDULO), 2P*T20 A, ISíCLUtNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓCULO) COM 1 TOMADA OE EMBUTIR 2P*T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AFJ2/2015
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
AIDERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06Í2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_08.'2015

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF..04/2023
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AFJ2/2013
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013
DUCHA/CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

REDE DE DISTRIBUIÇÃO
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF_10/2018
ESCAVAÇÃO MECANIZADA OE VALA COM PROF ATÉ 1,5 M (MÉOIA MONTANTE E JUSANTE/JMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA
AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M’/POTêNCIA. 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA. COM PLACA
VIBRATÓRIA AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M», EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM)
AF_07,'2020

ASSEI-ÍTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AFJ1/2017

ASSENTAMENTO DE TL'BO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

ASSEfJTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, O/100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO OE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AFJ1/2017
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO (3E INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017
ASSENTAMENTO DE TUBO OE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÃSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AFJ1/2017
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊrJCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTAMENTO (3£ TLBO DE FVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÁO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC (3EFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AFJ1/2017
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, ON 50 MM. PARA REDE D6 AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE CE AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, ON 100 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA RE13E DE AGUA (NBR 7665)

BANCO UNO QUANT. TOTAL PESO(%)ITEM
801
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SINAPI M3XKM 2 406,05 R$2,70 RS 3,35 RS 8.060,26 0,11 %45 93589

4.6 97121 SINAPI M 17 537,22 RS 1,83 RS 2,27 RS 39 809.48 0,54%

RS 2,53 RS 8.958,73 0,12%47 97122 M 2.853,10 R$3,14SINAPI

0,14 %SINAPI M 2.498,10 RS 3,21 R$3,96 RS 9 942,434.8 97123

R$11 380,60 0,16 %M 1.993,10 R$4,60 R$5,7149 97127 SINAPI

R$9,50 RS 11,79 RS 15.444,90 0,21 %97128 SINAPI M 1 310,004.10

R$11,67 RS 7 272,53 0,10%S9712S SINAPI M 501,90 RS 14,494 11

0,02 %M 75 40 R$13,86 R$17,21 R$ 1 297,63412 97130 SINAPI

fes CD
97132 SINAPI M 19 50 R$ 18,20

R$13,64

R$ 28,32

R$ 46,04

RS 103,38

R$ 175,20

R$ 22,60

RS 16,93

RS 35,16

RS 57,17

R$ 128,37

RS 217,56

RS 440,70

RS 296 905,13

RS 100.314,99

RS 142.816,37

RS 255.854,24

RS 285.003,60

0,01 %413

4,05%

1,37%

1,95 %

3,49

3,89 %

M 17 537,22

2.853,10

2.498,10

1.993,10

1 310,00

4 14 00036034

00036373

00036374

00009828

00009829

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

4 15 M

M4.16

<-417 M

“DM r418

s c

Ni
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PREFEITUFIA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNP J: 01.612.625//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OEABASTECCIMENTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA,ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,60% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT C/

S/BOI

R$ 378,75

R$378,75

R$ 324,55

RS 12,89

RS 43,52

R$65,07

R$6,68

R$30,43

R$71,85

RS 94,99

RS 178,73

RS 346,09

RS 93,83

R$271,70

RS 85,01

R$134,52

R$ 24,08

R$ 15,72

RS 27,69

R$20,46

RS 94,79

RS 44,74

RS 75,33

RS 63,65

R$36,71

RS 2.877,01

R$3 791,00

R$ 1.524,07

RS 1 806,08

RS 871,17

R$690,36

RS 731,45

R$ 1.130,04

RS 821,84

RS 986,22

R$ 86,71

R$18,87

R$47,31

R$43,38

RS 51,95

RS 26,50

RS 3.546,05

RS 5.704,61

R$474,64

RS 637,43

R$ 2.503,06

R$648,30

RS 908,88

RS 945,29

RS1 146,09

RS 2.492,42

RS 559,15

R$357,33

DESCRIÇÃO

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7685)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 7665)
TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 Df-i 400

ADAPTADOR, PVC PBA PONTAlROSCA, JE, DN 50 / DÊ 60 MM
ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM

ADAPTA(X)R, PVC PBA BOLSA/ROSCA, JE, DN 100/DE 110 MM

CAP, PVC PBA, JE, DN 50/DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA RECE AGUA (NBR 10351)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 /OE 65 MM, PARA RÉCe AGUA (NBR 10351)
CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 50

CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 75

CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 100

CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50

EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 50 PN10

EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM (NBR 10351)

EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / OE 110 MM (NBR 10351)

REDUCAOPVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110X60 MM, PARA REDE DE AGUA

REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA
REDUCAOPVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X85 MM, PARA REDE DE AGUA

TÊ, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100/DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
TE DE REDUCAO, PVC “BA, BBB, JE, DN 100 X 50 / OE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 X 200

CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 250
CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA (?N 150 X150

CRUZETA JE FoFo/PVC BB8B DN 200 x 150

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 100

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 50

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 75

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 100

CRUZETA JE FoFoff^VC BBBB DN 200 x 50

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 75

CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 100

CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 50

CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 75

CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 50
CRUZETA DÊ REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 75
CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 75 x 50
CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 250
CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 300

EXTREMIDADE BF FLATJGE JUNTA ELASTICA DN 150 PN10

EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 200 PN10

EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 400 PN10

REOUÇAO PB JE FoFo/PVC DN 250 x 100
REDUÇÃO PONTAJBOLSA JE FoFo DN 250 x 200
REDUÇÃO POTTTA/BOLSA JE FoFo DN 250 X 150
REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo (DN 30-3 X 200
REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 250
REIDUÇAO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 100
REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE Fo=o ON 150 x50

TOTAL PESO (%)UNO QUANT.CÕDIOO BANCOITEM BOI

R$ 470,33

RS 470,33

R$ 403,02

R$16,00

RS 54,04

RS 80,80

RS 8,29

RS 37,76

R$89,22

RS 117,95

R$ 221,94

R$ 429,77

R$ 116,61

R$ 337,39

R$ 105,56

R$ 167,04

RS 29,90

R$19,52

R$ 34,36

R$ 25,40

R$ 117,71

R$55,55

RS 93,54

RS 79,04

R$45,56

R$ 3.572,67

R$ 4 707,66

R$ 1.892,59

R$ 2.245,27

RS 1 081,81

R$ 657,28

RS 906,31

RS 1 403,28

RS 1 020,56

R$ 1.224,68

R$107,67

R$ 23,43

R$ 58,74

RS 53,86

RS 64,51

RS 32,90

R$4 403,48

RS 7 083,98

RS 589,FO

RS 791,56

R$3.108,29

R$ 806,05

RS 1 128,64

R$1.173,86

RS 1.421,97

R$ 3 095,08

R$ 694,35

RS 443,73

R$ 236.058,62

R$ 35.462.68

R$7.058,89

RS 128,00

R$162,12

R$ 969,60

RS 49,74

R$ 642,26

R$178,44

RS 2 241,05

R$443,88

R$ 429,77

RS 349,53

RS 1.349,56

RS 844,48

RS 2 672,64

RS 1.255,80

RS 878,40

RS 412,56

RS 889,00

RS 4.708,40

RS 222,20

RS 1.122,48

RS 316,16

RS 866,02

R$10.718,01

R$32.953,62

RS 7.570,36

RS 4 490,54

RS 4.327,24

RS 4.266,40

R$ 7.266,48

RS 8 419,66

RS 4,062,24

RS 3.674,04

RS 323,01

RS 820,05

RS117.48

RS 484,74

R$193,53

R$ 592,20

R$4.403,40

RS 7.063,90

R$4.715,20

RS 4 749,36

R$12.433,16

R$11 270,70

RS 2 257,28

RS 8.217,02

R$1.421,97

RS 3.095,08

R$3 471,75

RS 3.549,84

3,22 %

0,48%

0,11 %

0,00%

0,00%

M 501,90

75 40

19 50

00009827

00009827

063038

00000052

00000043

00000047

00001206

00001845

00001824

13107

13108

13109

13110

I3793

00003075

00003076

00011321

00020327

00011323

00007046

00041892

00007088

000113T8

000113T9

00011493

13499

13503

13495

110591

13528

13526

13527

13531

13529

13530

13104

I3102

13103

13106

I8026

I3105

110576

13611

13762

13763

13767

17142

I404S

I4044

I4047

I4052

I4040

M1254

SINAPI

SINAPI

4.19

M4.20

MSBC4.21

8,00UN4.22 SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

UN 3,004.23

0,01 %UN 12 004.24

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,03%

0,01 %

0,01 %

0,00%

0,02%

0,01 %

0,04%

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,06 %

0,00 %

UN 6,004,25

UN 17 004 26

UN 2,004,27

1900UN4.28

UN 2,004.29

1,00UN4.30

UN 3,004.31

4,00UN4.32

UN 8,004.33

UN 1600

42 00

45 00

12 00

35 00

40 00

4.34

UN4.35

UN436

UN4.37

UN4 38

UN4.39

4,00UN440

0,02%

0,00%

0,01 %

0,15 %

0,45 %

0,10%

0,06%

0,06%

0,06 %

0,10%

0,11 %

0,06%

0,05%

0,00%

0,01 %

0,00%

0,01 %

0,00%

0,01 %

0,06 %

0,10 ííB -1 -D

0,06

0,06%

0,17 '

0,15' .

0,03 ‘ .

UN 12 004 41

UN 4,004.42

1900UN4 43

UN 3,004 44

7,00UN4 45

UN 4,004.46

2,00UN4 47

UN 4,004.48

UN 5,004 49

8,00UN4 50

UN 6,004 51

UN 4,004.52

UN 3,004 53

UN 3,004.54

UN 35 004.55

2,00UN4 56

UN 9,004 57

3,00UN4.58

UN 18 004 59

UN 1,004.60

UN 1,004 61

8,00UN4.62 O
ri

UN 6,004,63

UN 4,004.64

UN 14004.65

2,00UN4.66

0,11UN 7,004 67

0,021,00UN4.66

0,04UN 1,004 69
Cr0,055,00UN4.70

0,05UN 6,004.71

Ni
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AOUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BURITICUPUJMA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M,SBC. 02/2024. MA,ORSE -01/2024 ● S«rgipe,SEINFRA - 027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 68.90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARM SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT C/

S/BDI

RS 635,70

RS 1 837,63

RS 1 420,47

R$1.778,60

R$2990,19

R$4 291,28

RS 0,48

DESCRIÇÃO TOTAL PESO(%)

0,08 %

0,72%

0,10%

0,24%

0,20%

0,22%

0,22%

10,42%

CÓOlOO UND QUANT.BANCOITEM BDI

RS 789,41

RS 2 281,96

RS 1.763,93

RS 2.208,66

RS 3.713,21

RS 5.328,91

R$0,59

RS 5.525,87

RS 52 485,08

RS 7.055,72

RS 17 669,28

RS 14.852,64

RS 15.986,73

RS 15 805,10

RS 763.364,30

REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 203 X 100
CAIXA PARA REGISTRO, TIPO II, PARA DIÂMETROS DE 160 A 200MM

REGISTRO DE GAVETA 0/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA PI TUBOS DE FERRO DÚCTIL CJ CABEÇOTE CN 80
REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBCRRACHADA PI TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE ON 100
REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA PI TUBOS DE FERRO DÚCTIL Cl VOLANTE DN 150

REGISTRO OE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA PI TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 200
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA/ADUTORA

UN 7,00SEINFRA

ORSE

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

ORSE

4.72 14041

5958

15053

15090

15117

15059

23 00un4 73

UN 4,004.74

UN 8,004.75

UN 4,004.76

UN 3,004 77

26 788,32m4.78 6465

LIGAÇÕES DOMICILIARES
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA D€ LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA

VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO OE FUNDO DE VALA E REATERRO
COMPACTADO AF_0Ê/2022

KIT CAVALEI^ PARA MEDIÇÃO DE ÃGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (V.), PARA" MEDIDOR FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÒMETRO) AF_11/2016

HIDRÓMETRO DN 20 (%), 1,5 MW FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO AF_V/2016

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CADASTRO DE REDES DE ÁGUA / ADUTORAS

CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA

6

4,51 %R$ 209,31 R$ 259,92 RS 330.098,40UN 1.270,005.1 104114 SINAPI

RS 157,74 RS 196,68

R$145,29

RS 248 767,80

R$ 184 518,30

RS 66.312,13

RS 44.962,13

RS 11 350.00

3,40 %UN 1.270,0097741 SINAPI5.2

2,52%

0,77%

0,61 %

0,15%

RS 117,00UN 1.270,005.3 95673 SINAPI

6

RS 1,39

R$7,32

R$ 1,72

RS 9,08

26140,78

1.250,00

6098

73677

ORSE

FTôpfO

m

UN6.2

Total sam BOI

Total do BDI

Total Geral

6.898.662,02

1.424.828,91

7.323.380,83

RS

RS

RS

n
óh

AFAEL DA CONcWçÂO PEREIfíÃLÚCA

ENGENHEIRO CIVIL-CREA-MA. 112025108-7

C 7' p
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o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.912.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁOUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DS B
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC -OZ/ZOZJ ● MA,ORSE - 01/2024 - S«rglp«,SEINFRA -027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 89.00% (MÊS) BDI; 24,18%

CRONOORAMA FÍSICO E FINANCEIRO

3* MÊS 4‘MÊS

RS SI 070,27

6'MÊS

RS 61.070,27

6* MÊS T^MÊS 8* MÊS1* MÊS

RS 236.974,87

2* MÊSDESCRIÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E IMPLANTAÇÃO DE
CANTEIROS

Total Por Etapa

RS 606.112,93

ITEM

RS 61.070,27 RS 61.070,27 RS 61.716.67RS 61.070,27 RS 61.070,271

RS 40.423,87

12,50%

RS 0,00

0,00%

RS 3.963,73

10,00%

RS 6.682,67

10.00%

RS 40.423,87

12,60%

RS 0,00

0.00%

RS 3.963,73

10,00%

RS 6.682,67

10,00%

RS 40.423,87

12,60%

RS 0,00

0,00%

RS 3.963,73

10,00%

RS 6.682,67

10.00%

RS 40.423,87

12,60%

RS 0,00

0,00%

RS 7.927,47

20,00%

RS 13.366,33

20.00%

RS 40.423.67

12,60%

R$0,00

0,00%

RS 3.863,73

10.00%

RS 6.682,67

10.00%

RS 40.423,87

12,60%

RS 0,00

0,00%

RS 3.963,73

10,00%

RS 6.682,67

10.00%

RS 323.390,94 RS 40.423,87

12,60%

RS 176.268,00

100,00%

RS 7.927,47

20,00%

RS 13.366,33

20.00%

RS 40.423,87

12,50%

RS 0,00

0.00%

RS 3.963,73

10,00%

RS 6.682,67

10.00%

PROJETO EXECUTIVO1.1

MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA RS 176.268.001.2

IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS RS 39.637,341.3

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ,MÃQUINAS E
EQUIPAMENTO DE APOIO A OBRA

RS 66.826,662.2

SERVIÇOS DE MELHORIAS DAS UNIDADES OE

CAPTAÇÃO .TRATAMENTO E ADUTORA DE Ã6UA
TRATADA

RS 176.260,39RS 176.250,39 RS 176.260,39 RS 176.260,39RS 176.260,39 RS 176.260,39 RS 176.260.39RS 1.410.003,10 RS 176.260,392

RS 22.047,86 RS 22.047,86 RS 22.047,86RS 22.047,86 RS 22.047,86 RS 2X047,86 RS 22.047,86RS 176.382,78 RS 22.047,862.1 POÇO PTP-07( TUBULAR PROFUNDO 08* x 200,00in)

12,60% 12,60% 1X60%12,50% 12,60% 12,60% 12,60%12,60%

RS 22.620,17 RS 22.620,17R$22.520,17 RS 23.620,17RS 22.520,17 RS 22.620,17 RS 22.620,17 RS 22.620,17POÇO PTP-08( TUBULAR PROFUNDO 08* X 200,00m) RS 180.161,372.2

12,60%12,60% 12,50% 12.60% 12,60% 12,60%12,60% 12,50%

RS 32.640,74 RS 32.640,74 RS 32.640,74RS 32.640.74 RS 3X640,74 RS 32.640,74RS 32.640,74 RS 32.640,74POÇO PTP-09( TUBULAR PROFUNDO 08* x 220,00m) RS 261.125,912.3

12,60% 12,60% 12,60%12,60% 12,50% 12,60% 12,50%12,60%

RS 37.249,69RS 37.249.69 RS 37.249,69 RS 37.249,69 RS 37.249,69 RS 37.249,69RS 37.249,69 RS 37.249,69POÇO PTP-13( TUBULAR PROFUNDO 08* X) RS 297.697,492.4

12,50% 12,60%12,50% 12,50% 12,60%12,60% 12,50% 12,60%

RS 24.076,89 RS 24.076,89RS 24.076,39 RS 24.075,89 RS 24.076,89 RS 24.075,89RS 192.607,11 RS 24.076,89 RS 24.076,892.6 POÇO PTP-15( TUBULAR PROFUNDO 08* x 248,00m)

12,50% 12,60% 12,60% 12,60%12,60% 12,60% 12,60%12,60%

RS 28,116.17 RS 28.116,17RS 28.116,17 RS 28.116,17 R$28.116,17 RS 28.116,17RS 224.629,33 RS 28.116,17 RS 28.116,17POÇO PTP-16( TUBULAR PROFUNDO 08* x 250,00m)2.6

12,60% 12,60% 12,60%12.50% 1X60% 12.50%12.60% 12.50%

POÇO PTP-17( TUBULAR PROFUNDO 08“ x 260,00m) -
NA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS

O 3RS 9.669,89 RS 9.509,39 RS 9.699,89RS 9.699,39 R$6.696,89 RS 9.699,89 RS 6.599,89RS 76.799,11 RS 6.699,892,7 O
n

12.60%

RS 344.887.96

12.60%

12.60%

RS 344.867.96

12.60%

12.60%

RS 266.697,07

12.60%

12,60%

RS 269.607.07

12.60%

12.50%

RS 269.697,07

12.50%

12,60%

RS 269.697.07

12.60%

12,50%

RS 269.697,07

12.60%

12,50%

RS 269.697.07

12.50%

CD
UNIDADES DE RESERVACÃO RS 2.247.318,363

UNIDADE 01 ● RESERVATÓRIO DE CONCRETO

ARMADO ELEVADO CAP_1.000.00M3, TORRE DE
10.00M

RS 269.697,07 RS 269.697,07 RS 269.697,07 RS 266.697.07RS 259.597,07 RS 269.697,07 RS 269.667,07RS 2.076.776.69 RS 269.697,073.1

12,60%

R$61.705,88

12,60%

RS 0,00

12.50%

RS 0,00

12,60%

RS 0.00

12.60%

RS 61.706,88

12,60%

RS 0,00

12,50%

RS 0,00

12,60%

R$0,00URBANIZAÇÃO DA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS RS 123.411,763.2

OS
.0



)

CNPJ: 01.ei2.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÃQUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPlO DE B
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SiNAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Serglp*,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 68,90% (MÊS) BOI: 24,18%

CRONOORAMA pISICO E FINANCEIRO

2* MÊS a* MÊS

60,00%

RS 23.665,01

60,00%

RS 280.167,62

12,60%

RS 96.423,04

12,60%

RS 66.312,13

100,00%

4* MÊS 6* MÊS

0,00%

RS 0,00

0,00%

RS 280.167,62

12,50%

R$96.423,04

12,60%

R$0,00

0,00%

8* MÊS

0,00%

R$0,00

0,00%

R$280.167,62

12,60%

RS 96.423,04

12,60%

RS 0,00

0.00%

7* MÊS

60,00%

RS 23.666,01

60,00%

RS 280.167,52

12,60%

RS 96.423,04

12,50%

R$0,00

0,00%

3* MÊS1*MÊ8DESCRIÇÃO Total Por EtapaITEM

RS 0,00R$0,00 R$0,00EDIPICAÇAO(OUARITA DE SEGURANÇA) R$0,00R$47.130,013.3

REDE DE DISTRIBUIÇÃO R$280.167,62

12,60%

RS 96.423,04

12,60%

R$0,00

0,00%

RS 280.167,62

12,60%

RS 96.423,04

12,60%

RS 0,00

0,00%

RS 280.167,62

12,60%

RS 96.423,04

12,60%

R$ 0,00

0,00%

R$2.241.260,12 R$280.167,62

12,60%

R$96.423,04

12,60%

R$0,00

0.00%

4

LIGAÇÕES DOMiaLlARES R$763.384,305

RS 66.312,13SERVIÇOS COMPLEMENTARES6

11,78%

R$ 862.498,28

73.20%

R$6,360.894,08

12.94%

RS 947.769.16

86.14%

RS eS08.663,24

1386%

RS 1.014.727,69

100,00%

R$7.323.390.93

11,78%

RS 862.498.23

48.66%

RS 3.636.897.52

11.78%

RS 862.488,28

61.43%

RS 4.498.396,80

11.78%

RS 862.498,28

37,87%

RS 2.773.399,24

14.32%

R$1.048.402,68

14,32%

RS 1.048.402,88

11,78%

RS 862.498.28

26,09%

RS 1.810.800.96

Porcantagem
Custo

Porcentagam Acumulado
Custo Acumulado

ÍUCA/:?AÊAEL 15a CONfeÉIÇAO PEREIRA
ENGENhCIRO CIVIL-CREA-MA 112025108-7
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PR^STURA MUNCIPAL DE BURtTUCUPU - MA

CNPJ: oi.6i2.S2s;noai-40

OBJETO: IMPLANTAçAo OE SISTEMA DE AfiASTECCIMENTO DE ÀOUA NA ZONA URBANA DO MUNIClPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC ● 02^2024 ● MA,ORSE ● D1I2024 ● Sirglpe.SEINFRA >027

ENCAROOS SOCIAIS NAO DESONERADOS : 112,OBM (HORA) E9,90% (MÊS) BDI: 24,1B%
CURVA ABC

PESO

PESO|%) ACUMULA

DOCA)

CLASSIFICACVALOR UMT VALOR UNIT Cl

61 BDI
TOTALDESCRIÇÃO UND QUANT.CÓDIOO(TEM BANCO AoBDI

COMPOSIÇÃO PARAMÈTRICA DE UGAÇAO PREDIAL OE AGUA, REDE DN 50 MM. RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4.D M. LARGURA OA
VALA *0,85 M, COM COLAR OETOMAOA DE PVC; ESCAVAÇAO MECANIZADA. PREPARO OE FUNDO DE VALA E REATERRO

COMPACTADO. Af_Ce/2022

4.51 4.51 % ARJ 25S.B2 RS 330.008 401.270,00 RJ 200.31U.NSINAPI5.1 104114

ARJ 323.300 94

RS 296.905 13

RJ 2S5.003 60

RJ 2SS.8S4 24

4,42*

4.05*

6.92*

12.98*

18,67*

20.36*

RS 260.421,12

RJ 13,84

RS 175 20

RJ 103,36

RS 157,74

RS 745,05

RS 376,75

RS 323.390 94

RS 18,93

RJ 217.56

RJ 128.37

UND 1,00ELABORAÇAo de ANTEPROJETO E =ROJ£TO EXECCUTIVO
TUBO PVC P6A J0, CLASSE 12, DN 30 MM. PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC DEFOFO. JB, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

TUBO FVC DEFOFO, JB, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 7665)

KITCAVALETE PARA MEOIÇAO DE ÁGUA-ENTRADA INDIVIDUALIZADA EM PVC DN 25 (V.), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E
INSTALAçAo (EXCLUSIVE HDRÕMETRO). AF_11/2013

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=33 MPA, COM USO OE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO,
TUBO PVC DEFOFO, JH, 1 MPA, DN 250 MM. PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
REATERRO MECANIZADO OE VALA COM RETROESCAVADaRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0)264
LARGURA DE 0,6 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) OE 1‘ CATEGORIA. CO
AF_06/2023
LOCAÇÃO OE REDE OE ÁGUA OU ESGOTO- AF_1C«018
FORMA DESLIZANTE. EM CHAPA COMP.PLASTIFICADA, INCLREUTILIZACAO OA FORMA E OETOOOS OS EQUIPAMENTOS DE
DESLOCAMENTO

10555

00038384

OOOOK29

00009628

Piópno

SINAPI

SINAPI

SINAPI

1.1.1
A17,537,22

1.310,00

1.993,10

M
4.14

A3.6S*M4.18

3,49* AM4.17

23,76* ARJ 248-767 60 3.40*1,270,00

266.06

501,00

RJ 195.66UNSINAPI077415.2

A3,39*

3,22*

27,15*

30.37*

RS 925,20

RJ 470,33

RS 246.027 61

RJ 236.056 62

nr*Própno

SINAPI

3.1.4.24 11032325

00009327
AM4.19

4VF>OTÉNCIA 66 HP),
MVãCA VIBRATÓRIA. ARJ 16.35 RJ 192.780 63 2,63* 33,00*11.789.84 RS 13,17m*SINAPI1047344.3

2.54* 35,54 *

38,06 *

ARJ 5,60 RJ 6 95 RS 166.178 62M 2H.786,32

767,66

1.270,00

13.550,52

2.498,10

SINAPI4.1 99063

A2,53*

2,52*

2,31 *

1.95*

RJ 235,64

RJ 145.29

RS 185.604 20RS 169.76trfPiópno

SINAPI

3.1,4.23 11032D241

ARS 164.51630 40.60*HIORÔMETRO DN 20 (V4), 1,5 LP/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018

ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS DIVERSAS OE CONCRETO ARMA(X, EXCETC VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. LÍTIUZANDO AÇO
CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2022
TUBO PVC PBAJEI, CLASSE 12. DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647}

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALORAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO,

ADENSAI*eMTO E ACABAMENTO. AF_06«I17

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS FILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2D22
TUBO PVC PBAja. CLASSE 15. ON 100 MM. PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AQUA (NBR 5647)

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉÍ3IA MONTANTE E JUSANTBUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO).
ESCAVADEIRA (0,6 W3), LARG, DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF 02/2021

RJ 117,00

RJ 10.05

RJ 46,04

RJ 754,22

UN5.3 95673

42.91 * AfiS 169.110 51RJ 12.46

RJ 57,17

KG3.1.4.19 92924 SINAPI

A44,66 *RS 142.81637MSINAPI4.16 00036374

A1.59* 46 45*RJ 936.59 RS 116.277 84itF 124,15SINAPI965553.1.3.0

ARS 107.127 84 1.46* 47,91 *RS 10,25 RS 12,72KG 8.422,00SINAPI3.1.4,18 92923

ARJ 106.765 91

RS 100.31499

1.46*

1,37*

49.37*

50,74*

RS 55,23

RS 26,32

RJ 66.56

RJ 35.16

M 1.557 10

2,653,10
SINAPI

SINAPI

00036377

00036373

2.4.3.6
AM4.15

51,95* ARS 69.294.42 1.22*12.030,25 RJ 5,96 RS 7,42nr*SINAPI900014.2

1,12*

1,10*

1,06 *

1,02*

53,07* ARJ 66,56 RS 81.740,30R$ 55.23M 1,191,90

968,26

TUBO FW PBA ja, CLASSE IS, ON 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

IMPERMEABIÜZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÊRIOA / MEMBRANA ACRÍLICA. 4 DEMÃOS
REFORÇADA COM VÉU OE POLIÉSTER (MAV). AF_09(2023
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

EMBOÇD OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1 i 8, PREPARO MANUAL, APUCADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014
ESTACA ESCAVADA MECAMCAMENTE. SEM FLUIDO ESTABIUZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR
CAMINHÃO BE7ON0RA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/202Í

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS OE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 CE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

TUBO PVC PBA Ja, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
TUBO PVC PBA ja, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 5647)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMAÇÃO OE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CAÍO OE 18,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CAIXA PARA REGISTRO, TIPO II, PARA DIÂMETROS DE 150 A 2D0MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,0 MM -

MONTAGEM. AF_060»22

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS OE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, FILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA.50 DE 12,5 MM-MONTAGEM, AF_06/2022

SINAPI000363772.3.3.6

A54.18*RS 61.64 RS 80,879.19

RS 76.667,36

RS 74.988,16

RS 65,91

RJ 120.29

tn*SINAPI3.1.6.1 86556

A55,25*

56.26*

RJ 149,37

RS 75.66

H 526,00

966.26

SINAPI907761,2.1

ARJ61.11m*SINAPI3.1.6.3 87rae

ARJ 70,143.12 0,96* 57,23 *RJ 127,22 RJ 157.93M 444,00SINAPI1008973.1.3.1

A0.88*

0.88*

0,61 *

0,77%

56.12*

59.00*

59,62 *

60.56*

61,30*

RS 9,17

RS 55.23

RS 55,23

RS 5.646.94

RS 6.39

RJ 11,36

RS 66.56

RJ 66,58

RJ 7.014,65

RS 10.41

RS 64.966.425.709.00KGSINAPI3-1.4.17 92922

ARS 64.570,51

RS S9.eS3.2S

RS 56.118.80

RS 5Ze01,73

RS 52.485,08

RS 49.826,40

M 941,54

669,62

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.8,3.6

2-5.3.6

1.2.2

00036377

00038377

93S72

AM

AMES 6.00
- 7’ o3

A0,72*KG 5.053,00

23,00

4.840.00

n927T SINAPI3.1.4,12

1?

A0,72* 62,02*RS 1.837,83

RS 8,ST

RJ 2,281,96

R$10,79

un□RSE4.73 S9SS

A0,66* 62,70*KGSINAPI927643.1.4.6

A0,66* 63.36*RJ 11.95 RS 46.564.60RS 9.S3KG 4.064.00SINAPI3.1.4.16 92921

íé C

R2
o
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PR^BTURA MUNCIPAL OE Bl/RHUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.52S«XU)01-40

OBJETO: IMPLANTACAO DE S4STEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI-01/2024-M,SBC-02^024-MA,ORSE-0112024-Serglpe.SEINFRA-027

ENCAROOS SOCIAIS NAO DESONERADOS : 1 12,6>% |H0RA) 69,m (MÊS) BDI: 24.18H
CURVA ABC

PESO

PESO(K) ACUMULA

DO (S)

63.B6K

64.59%

65,17%

65,74 %

66,30%

66.66%

67.41 %

CLASStPICACVALOR UMT

Sf BDI

VALOHUWra
CÓDIGO DescricAo TOTALUNO QUANT.ITEM BANCO AOBDI

CADASTRO OE REDES DE AGUA / ADUTORAS ARS 1,72
RS 11.126,66

RS 14.213,94

RS 12,04

RS 565,66

RS 66,56

RS 5,033,96

RS 2,27

RS 44,962,13

RS 44,506.64

RS 42.641,32

RS 41.776,80

0.61 %

0.61 %

0.56%

0,57%

0,56%
0.56%

□,SS%

0,54%

0.53%

0,51 %

0,50%

0,46%

0.46%

2B.140 76 RS 1.3B

RS 6.963,11

RS 11.446,24

RS 9,70

RS 455,70

RS 55,23

RS 4.053,78

RS 1,83

RS 15.731,21

RS 59.40

RS 9.61

R$ 376,75

RS 147,57

6.1 6093 ORSe

SEINPRA

SEINFRA

A4,00UN3,1,5.9

3.1.5.3

US12

14534

TUBO FoFo C; FLANGES ON 300 PN10- L=560C

TUBO FoFo a FLANGES ON 400 PN10 ■ L=S6DC

ARMAÇAO de LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO OE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
CONCRETO lAAGRO PARA LASTRO, TRAC01 4,5 4,5 {CIMENTO/ARSA MÉDIA/BRITA 1) ● PREPARO MANUAL AF_07/2016
TUBOPVCPBA JEI. CLASSE 15. ON 100 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 5647)

SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ASSENTAMENTO DÉTUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL CCM

Nível ALTO de interferências (NAO inclui fornecimento). AF_11/2017
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA ON 400 PN10

IMPERMEABIUZFCÁO DE SUPERFÍCIE COM MEM8RANA Á BASE OE RESINA ACRÍLICA. 3 OEMÁOS. AF_39/2023
ARMAÇÁO OE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

TUBO PVC DEFQFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM. PARA REDE DE AGUA (NBR 7E6S)

ESCAVAÇÁO MANUAL PARA BLOCO DE COHOAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÁO PARA COLOCACÁO DE FÔRMAS). AF_06/2017

ARMAÇÁO OE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETC VIGAS. FILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CRUZETA FoFo JUNTA aÁSTICA DM 250 » 250

ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2''' OE ACO COM GUARDA CORPO

CAMINHÁO 6ASCULANTE 10 M3, TRUCADO POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE CAÇAMBA METALICA, COM CKSTRIBUDOR DE AGREGADOS

ACOPLADO ● CHP DIURNO, AF_02/2017

ESCAVAÇÁO MANUAL OE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. Ar_03/2016
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15. DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647]

ARMAÇÁO OE BLOCO, VIGA BÁLORÁME OU SAPATA LrriLlZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ALVENARIA DEVEOAÇÁO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E OESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
GUINDAUTO naORÂULICO, CAPACIDADE MAXl MA OE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,6 TU, ALCANCE MAXIMO
HORECNTAL 7.60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE IBS CV - CHP DIURNO, AF_03/2016
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA ON 400 PN10

EXECUÇAO OE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIQAS E LAJE.NÁO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DÊ CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 OE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
exicUÇÃOOE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO.COM BLOCO SEXTAVAOO DE 25 X 2S CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12.'2015
REGISTRO DE GAVETA d BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P,‘ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 10C

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM-
MONTAGEM. AF_06/2022

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAV«3BRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 WP/POTÉNCIA 66 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M. PROFUNDIDADE ATE 1,5 M. CCM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÒflIÁ
AF_08/2023
ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - HÍCNTAGEM. AF_06«>ir
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIQAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIQAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
REGISTRO OE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P.'TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 200
TESTE HIORGSTÁTICO EM REDE OE ÃGUA / ADUTORA

ASSENTAMENTO DE TUBO OE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, ON 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (MÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2017
MOBILIZAÇÃO e OESMOSILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
REGISTRO OE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA Pf TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE ON 150

AUN 3,00

AKG 3.470,00SINAPI3.1.4.13 92774

A72.99

595,02

R5 41.302,78

RS 40.806,47

RS 40-271 ,M

RS 39.809,46

RS 39-070.02

RS 37.487,78

RS 36.576.34

RS 35.462.68

tn*SINAPI

SINAPI

SINAPI

3.1.3.2

2.1.3.6

94974

00036377

101452

AM

A8,001.2.3

A67,85 %M 17.537.224.6 97121 SINAPI

ARS 19.535,01

RS 73.76

RS 12.18

RS 470,33

RS 183.25

68,49%

69.00%

69,50%

UN 2,00SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

3-1.5.5

3.1.3.11

3.1.3.6

I3462

96554

96546

00009827

Am“ 506.24

3.003,00

75,40

AKG

69.96 % AM4,20

ARS 33.912,24 70,45%nF 165.063.1.2.1 96522

0.45% ARS 11,72 RS 14 55 RS 33-319,50 70,90%KG 2^90.00SINAPI3.1.4.15 92919

ARS 4.707,66

RS 1.586.09

RS 345,24

RS 110,71

RS68.se

RS 13.25

RS 32.953,52

RS 32.256.49

0,45%

0.44%

71,35%

71,79%

UN 7,00 R$3.791,00

RS 1,279.59

4,45 13503

1117M

SEINFRA

AM 20,303.1.7.8 SBC

RS 278.02 RS 30.381,12

RS 27.816,82

RS 24.945.97

R$24.751,00

RS 24,258.57

U.41 %

0,38%

0,34%

0,34%

0,33%

72.21 % ACHP 86.00SINAPI1.4.2 96035

72.58%

72,92 %

73,26 %

73,59%

ARS 89.16

RS 55,23

RS 10.67

ttf 249,47

363,75

1.866.00

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2,2-3.3

2.2.3.6

3.1.3.7

93356

00036377

96S4B

AM

AKG

A(rf 325,40 R$60,04 RS 74.55103323 SINAPI3.2.9

RS 175,72 RS 22.326 98 0,30% 73,90% Am* 127,06 RS 141,51SINAPI3-1.3.3 96540

ASS 271,14

RS 15.731,21

R$2.160.06

R$336,70 R$21.543,93 0,29%

0,27%

0,26%

0,26%

0,25%

0,24%

0,24%

74.19%CHP 63.991.4.3 93402 SINAPI

74.46%

74.72%

ARS 19.535.01

RS 2.6S2.3S

RS 19.535.01

RS 19,333,25

UN 1,1»13482

104486

SEINFRA

Piópro

SINAPI

3-1.5.2

3.Z8 A7.21m*

AR$6.57 RS 19.098.60 74,96 %KG 1.795,00 RS 10,64

RS 89,35

RS 2.206,66

3-1.4.11 92772

ARS 18,291,06 75.23%

75,47%

263,75 RS 55.85

RS 1.776,60

RS 12.94

m'SINAPI

SEINFRA

3.2.14 92393

15090 ARS 17,669,26UN S.DO4,75

ARS 17,521,46 re,71 %KG 1.001,00 RS 16.0e3.1.4.2 92700 SINAPI

ARS 16 35 HS 17.413,07 0.24% 75,95%1.065,02 R$13,172.4.3.7 104734 SINAPI

ARS 10,29

RS 2.160,08

RS 2.160,08

RS 4.261,28

R$0.48

RS 1Z77

RS 2,682.38

RS 2.682,38

RS 5.328,91

R$0.59

RS 11,79

RS 17.303.35

RS 16.315,57

RS 16,235,10

RS 15,966,73

RS 15.605,10

RS 15.444,90

0,24%

0.22%

0,22%

0,22%

0,22%

0,21 %

76 19%

78,41 %

76,63 %

76.65 %

77,07 %

77,28%

77,46%

77,66 %

KG 1-355,00SINAPI

Própfio

Própfio
SEINFRA

ORSE

3.1-3.6

2.4.2.3

2.3.2.3

96550

104466

104466

15056

8465

Arrr' 8.06

A6.D5ny

AUN 3.004.77
A26.788,324.78 fn

A £ 3RS 9.50

RS 12.000.00

RS 2.963.19

U 1.310,00SINAPI4.10 97128

ri
A0,20%

0.20%

RS 14,901,60

fll 3.713,21

RS 14.901,60

RS 14,852.64

UN 1,001.4.1 SBCD14032

15117 CDAUN 4.00SEINFRA4.76

cAEXECUÇÃO DE ALMOXARI=ADO EM CANTEIRO OE OBRA EM CHAPA OE MAOBRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_0272016

TUBO FoFo a FLANGES ON 10O PN10 - L=580C

TUBO FoFoC/FL4NQES Ofl IDO PN10 - LsS60C

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 10O PN10 - L°S80C

TUBO FoFo Cl FLANGES »J 100 PN10 - L=580C

0,20% 77.69%RS 665,64

RS 3.965,60

RS 3.665.60

RS 3.665.90

RS 3.965.90

RS 1.236,63

RS 4.624.65

RS 4.924,65

RS 4.924,65

RS 4.924,65

RS 14.839,56SINAPI nV 12,001-3.2 93206
73

RS 14,774,55

RS 14.774,55

RS 14.774,55

RS 14.774,55

0,20%

0,20%

0.20%

0,20%

76,09%

78.26%

76.49%

76.69%

AUN 3.002.1.3.18

2.2,3,18

2.3.3.18

2.4.3.18

14468

14466

14466

14466

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

HAUN 3.00
A nUN 3.00

AUN 3,00

s ■V

O



>)

PREFSTURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.S12.525yn001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI-01/2024-M,SBC>02/2024-MA.ORSE*0112024-Sergipe,SEINFRA <027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.B8K (HORA) 69.m (MÊS) BOI: 24,1S‘A
CURVA ABC

PESO

PESO(H) ACUMULA

00(11)
7B.S9 K

70,10»

70,30»

70,49»

70,6B»

CLASSIFICACVALOR UNITC/VALOR UMT

S/BDI
TOTALDESCRIÇAO UND QUANT.BANCO AoITEM conoo BOI

AR$ 4,024,es

RS 4,924.eS

RS 4,924.eS

RS 7S,ie

RS 134,44

RS 74,5E

RS 14,774,55

RS 14.774.55

RS 14.774,55

RS 14.248,35

0,20»

0.20%

0,20%

0,19%

0,19»

0,18%

RS 3.985.90

RS3JaS,00

RS 3.065,90

RS 62,06

RS 109,27

RS 60.04

UN 3,00TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN13 ● L«5800

TUBO FoFo Cr FLANCES DM 100 PN10 - L-S80C

TUBO FoFbC/FLANGES DM 100 PN10-L:5800

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRLfTURAS SIMILARES. PÉ-DIRErTO DUPLO, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 3 UTIUZACÔES. AF_00/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_08'2020
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 0 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 «'/POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) OE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA.
AF_06/2023
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, ON 100 INCLUSIVE VÁLVULA.
REGISTROS E

FORNECIMENTO E MONTAGEM OE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440. DN 100 INCLUSIVE VÁLVULA.
REGISTROS E

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE OE RECALQUE EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100 INCLUSIVE VÁLVULA.
REGISTROS E

FORNECIMENTO E MONTAQEMOE CAVALETE OE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, ON IX INCLUSTVÊ VÁLVULA.
REGISTROS E

FORNECIMENTO E MONTAGEM OE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, ON 1X INCLUSTVÊ VÁLVULA,
REGISTROS E

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO OIN 2440, DN IX INCLUSIVE VÂLVLILA,
REGISTROS E

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 1X INCLUSIVE VÁLVULA,
REGISTROS E

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 20,0 MM -

MONTAGEM, AF_0e/2022
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06Q020
EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTlCA ON 4X PN10

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.5.3.18

2.6.3.16

2.7.2.18

14466

14468

14466

A3.xUN

AUN 3.x

A182.23

103.33

bVS1NAPI3.1.4J0 92445

ARS 13.881,68

RS 13.282,44

m*SINAPI3.1.4,22 92268

A79,88»nV 177,90SINAPI1033232.3.2.4

0,18% 80,04 HRS 16,35 RS 13.174,01805,75 Ri 13,17SINAPI2.3.3.7 104734

0,17% 80.22% BRS 12773,08 RS 12.773,08RS 10.285,94UN 1,002.1.3.1 12032031 Pióptio

BRS 12.773,06 0,17% 60.39 %RS 10.285.94 RS 12773,08UN 1,0012032031 Piópiic2.2.3.1

BRS 12.773,M 0,17% 80.57%RS 10.285.94 RS 12773.x1.00UNPiópno2.3.3.1 12032031

60.74% BRS 12,773,08 0,17%RS 10.285.94 RS 12773,»UN 1.xPiópii2,43,1 12032031

B0,17%R$12773,x R$12.773,x X.92%RS 10.285.94UN 1.xPróprio2.S.3.1 12032031

BRS 12.773,08 0,17% 61.09%RS 10.285,94 RS 12773.xUN rxPfópro2.6,3.1 12X2031

0,17% 81.26% BRS 12773,08 H$ 12.773.08RS 10.285.94UN 1.x27.2.1 12032031 Próprio

B0,17%

G,17%

0,17%

0.18%

0,18%

0.18%

0,16%

0,16%

0,15%

0.15%

0,15%

0.15%

0,15%

0,15%

81,44»

61,61 »

81.78»

81.04%

RS 12,23 RS 12.796,121.044.x RS 9,85KGSINAPI3.1.4.7 9276S

BRS 12643,65

RS 12.433,16

RS 11.878.16

R$6,54

RS 2.S03.X

R$27,72

R$8,12

RS3.1X.29

R$34.42

rte 1.557,10SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

2,4.3.4

4.64

3.1.5.20

101616

13767

14242

BUN 4 00

BUN 346.xPARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20 X M

ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÁMCOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM ‘ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12ra021
REGISTRO GAVETA OVAL '/OLANTE E FLANGE DN 3X PN10

ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTIU2ANDC AÇO CA.50 06 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06Q017
ASSENTArvCMTO OETUBC DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE OEÁGUA.DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÂO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2D17

CADASTRO DE LIG.AÇÔES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA

BRS 11,957,82

RS 11.722,50

RS 11.405,70

RS 11.X0.X

RS 11.350.X

RS 11.270,70

RS 10.9X.7S

RS 10.821.84

RS 10,722,71

RS 10.718,01

8211 »RS 60.04 RS 74.551X.40riVSINAPI2.4.2.4 103323

82.27 %

82.42%

Bas 5.861.1S

RS13,11

R$5,71

RS 9.x

RS 605,05

RS 69.35

RS 6.95

RS 13,39

RS 3.572,67

RS 4.719,97

RS 10.56

RS 4.x

UN 2.xSEINFRA

SINAPI

3.1.5.14

3.1.3.5

15153

96547
BB7D.XKG

82.58» BM 1.993,1097127 SINAPI4.9

B82.73»

82.89»

63.M»

63,18»

83.33»

63.48»

1.2S0.X

14.00

157,30

1.557,10

800.80

RS 7,32

RS 648.30

RS 55.85

RSS.X

RS 10.79

RS 2.877,01

UN73677

17142

92393

99X3

04X38

I34X

Proprxs
SEINFRA

SINAPI

SirVAPI

6.2
B

REDUÇÃO PB JEFoFo/PVCDN 250 X IX
EXECUÇÁO DE PAVireNTG B4 PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVAOO OE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
LOCAÇÃO OE REDE OEÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
CIMBRAMENTO METAUCO

CRUZETA FoFo JJNTA ELÁSTICA ON 2X x 2X

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO. 0,26 «'/POTÊNCIA 86 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M. PROFUNDDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) OE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA.
AF_X/2023

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06«I22

UN4.65
BftV2.6.2.8

2.4.3.2

3,1.4.26

BM

BM3/MSBC
B3,00UNSEINFRA4.44

B0,14% 63.62%RS 16,35 RS 10.565,20RS 13,17irV 846.19SINAPI2.6-3-7 104734

B0.14% 83,76%RS 12.72 RS 10.X1.32RS 10,25KC 791.xSINAPI3.1.4.10 92771

MASSA ÚNCA. PARA RECEBIMENTO OE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8 PREPARO MECÁMCO COM BETONEIRA 4XL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 06 PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÁO DETALISCAS. AF_06/2014

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENaONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10.0 MM-
MONTAGEM, AF_06«)22
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 1X MM, JUNTA ELASTlCA INTEGRADA, INSTALADO B4 LOCAL COM

NÍVEL ALTO DE IM7ERF6R&JCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
TUBO FoFo C/ FLANGES DN 4X PN10 - L=30X

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_0tJ2020

TUBO FoFo a FLANGES DN 3X PN10 - L=450D

“ 7' 3

?■ S
B83.x %RS 10.028.82 0.14%RS 24.82 RS 30.62nV 325,40SINAPI3.2.11 87547

CÃ380.14% 84.03»RS 13.29 RS6.M7.X7SO.X RS 10,71KGSINAPI3.1.4.4 927S2

I —●

B0.14% 64,17»

64.x»

64,43»

84.56%

RS 9.942.43RS 3,21

RS 7.834,16

RS 6,34

RS 7.767,84

RS 3,X

RS 8.728.45

RS 8,12

RS 9.645,65

M 2.4X.10SINAPI4.8 97123

BRS 9.728,45

RS 9.676.22

RS 9.845.65

0,13%

0.13%

0.13%

UN 1,XSEINFRA

SINAPI

SEINFRA

3.1.5.4

2-3.3.4

3.1.5.10

14528

101616

USX

Brrf 1.191,X
BUN 1,00

>
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PfiEFBTURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.E12.52S/n001-W

OBJETO: IMPLANTAçAO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OEAoUA MAZONA URBANA DO MUMCÍPIO DE BURniCUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI >01/2024 - M,SBC - 02^024 - MA,ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA-027

ENCAROOS SOCIAIS NÁO DESONERADOS112,ES% (HORA) B9.901Í (MÊS) BOI: 24.18S
CURVA ABC

PESO

PESO|X) ACUMULA

C)0(%J

CLA3SIFICACVALOR UUT aVALOR UMT

S/BD1
TOTALO^RICAO UNO QUANT./TEM cóotoo BANCO AoBCM

REATERRO MECANI2AC» OE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 NP/POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0.8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÊ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE T CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA.
AF_0e/7023
ASSENTAMENTO DETUBC DE PVC PBA PARA REDE OE ÁGUA, CN 75 MM. JUNTA ElASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
NÍVEL ALTO DE II7TERF£R&>IC1A5 (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

ARMAÇÃO 06 LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA40 OE 6,3 MM ● MONTAGEM.
AF_0e«l22

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_0Sr2021
PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVAMZADO 2', E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA 2" SEM R6VESTIMENTOINCLUS1VE FECHADURA E DOBRADIÇAS

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2 . E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA 2” SEM REVESTIMENTOINCLUSIVÊ FECHADURA E DOBRADIÇAS

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2 . E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA 2- SEM REVESTIMB4TOINCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2, E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
lAALHA r SEM REVESTIMENTOlNCLUSlVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EMTUBO GALVANIZADO 2 , E FECHAMENTO COMTELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA 2" SEM REVESTIMENTOlNCLUSlVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS. COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO Z , E FECHAMENTO COMTELA EM AÇO GALVANIZADO,

MALHA T SEM REVESTIMENTOlNCLUSlVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2. E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA T SEM REVESTIMENTOlNCLUSlVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X1BX3B CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE

ASSENTARENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021
CRUZETAJEFoFo/PVC Be3BON200> 100

ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE BX19X39 CM (ESPESSURA B CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X3B CM (ESPESSURA S CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12ra321
MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA. PÊ-OIR0TO DUPLO, EM CHAPA DE

MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/202
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETC VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022

LOCAÇÃO DE REDE OE ÃGUA OU ESGOTO. AFJO/2D18
REDUÇÃO PONTA/60LSA JE FoFo DN 2501 150
PARAFUSO a PCRCAS PARA FLANGES DN 27 * 120

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M>. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).

AF_07/2020
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PflOF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADSRA (0,8 M3], LARG. OE 1,5 MA 2,5 M. EM SOLO DE IA CATE(30RIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021
TUBO FoFo JTE TRAVADA X-B ON 403

PREPARO DE FUNDO OE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020
CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 « ISO

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_0&201B

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AfiVAOO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM -

MONTAGE/M. AF_06/2022
CONCRETO CICLóPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_0S.-2O21

ASSENTAMENTO DE TUBC DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA. ON 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
CRUZETA JE FoFo/PVC B86B ON 150 x 75

CRUZETA FoFo JUNTA ELÃSTICA DN 400 x 3CX)

FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

TRANSPORTE COM CAMNHÃO BASCULANTE DE 10 M', EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO [UNIDADE M3XKM}.
AF 07/2020

PRÍpARO OE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020
REGISTRO DE GAVETA Cl BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA PI TUBOS OE FERRC DÚCTIL Cl CABEÇOTE DN 80

B0.13% 84,70%R$ 13.17 R5 16.35 R! 9.617,56588,23SINAPI2.S.3.7 104734

BR5 8.958.73 0.12% 84,82%R5 2.S3 RS 3.142-853,10MSINAPI4.7 97122

B0.12% 84.94%RS 15.39

R$ 1.339,70

R$6.726,13KG 567,00 RS 12,40

RS 1.078,84

SINAPI3.1.4.6 92769

83.06% BRS 8.721,44

RS 8635 OG

0,12%6,51irP3.1,4.25 SINAPI89983

B0.12% 85,17%RS 556,29 RS 690.80rr? 12,50SINAPI2.1.2.8 100701

BRS 8635.00 0,12% 85.26%RS 556.29 RS 890.80n.* 12,50SINAPI2.2.2.9 100701

0.12% 85.41 % eRS 690.80 RS 8.635,00m* 12.50 RS 558.29SINAPI2J.2.D 100701

85.53 % BRS 8.635.00 0,12%RS 556.29 R$690 80m* 12,50SINAPI2.4.2.9 100701

B0,12% 85.65 %RS 556.29 RS 690,80 RS 8.635,0012,50ni”SINAPI2.S.2.7 100701

85,76% eRS 8.635,00 0,12%RS 556,29 RS 690.8012,50nVSINAPI2,6.2.B 1K5701

B85.88 %RS 556,26 RS 690.80 RS 8.635.00 0,12%12.50ni'SINAPI3.2.15 100701

BRS 8.528.52 0,12%

0,11 %

0,11 %

86.00%RS 60.D4 RS 74,55114,40nVSINAPI2.6.2.4 103323

6RS 8.419,68

RS 8.416.69

86,11 %

86.23%

RS 1.130,04 RS 1.403.28UN 6.DD4.51 13531 SEINFRA

BRS 60,04 R$ 74,55112.90nr'SINAPI2.1.2.4 103323

BRS 8.416.69 0,11 % 86,34 %RS 60.04 RS 74,55112,90m*SINAPI2.2.2.4 103323

80,11 % 86.46%RS 348.12 RS 8.360.9724.02 RS 280.34SINAPI3.1.4,21 92453

86,57% e0,11 %RS 13,53

RS 5,30

RS 945.29

RS 45.26

RS 16.60 RS 8.316.00KG 495.00SINAPI3.1.4.14 92917

a0,11 %

0,11 %

0.11 %

0,11 %

86.68%

86,60 %

68.91 %

87,02 H

RS8.9S

RS 1.173,88

RS 66.20

RS 3,35

RS 8.283,70

R$8.217,02

RS 8.09260

1.191,90MSINAPI

SEINFRA

SEINFRA

2.3.3.2 99063

I4044

I4244

S7,00UN4.67
B144.00UN3.1.S.21

aRS e.oeo.262.406,05 R$2.70M3XKM4.5 93SB9 SNAP!

87,13% BRS 6.013,45 0.11 %RS 5.98 RS 7.42rrV 1.079.982.4,3.3 ●SINAPI90091

80,11 %

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0.10%

87,23 %

87,34 %

87,44%

67,54%

87.65%

RS 324.55

RS 6.54

RS 1,524,07

RS 121,85

RS 12.09

RS 403,02

RS 8,12

RS 1,692.59

RS 151.06

RS 7.658,69

RS 7.645,30

RS 7,570,38

RS 7.553,00

RS 7.429.95

RS 7.303.37

RS 7,272,53

RS 7.266,48

RS 7.083,96

RS 7.073,62

RS 7.068.50

19,50

941,54

M4,21 063038

101616

13495

96459

SBC

3nV26.3.4 SINAPI

SEINFRA

SINAPI

BUN 4,004.46
Btrf 50,001-3.4

B495,00

10,13

501.90

RS 15.01KG3.1.4.3 92761 SINAPI

B87,75 %

87.85%

67.95%

66,04%

88.14%

88.23%

RS 730.21RS 568.03m’SINAPI3.27 102487

B0,10%

0.10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

RS 11,67

RS 731,45

RS 5.704,61

R$316,47

R$270

RS 6.S4

RS 1.420,47

RS 14.49M97129 SINAPI4,11

B CDRS 908.31

RS 7.083,98

RS 392.99

RS 3.35

UN 8.00SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

4.50 I3527

13511

103680

BUN 1,004.61
B18.00nV1.3.1

a2.110.xM3XKMSINAPI3.23 93569

§p
sRS 7.K2.93

RS 7.055,72

88.33%

88.43%

RS 8,12

RS 1,783,93

m> 669.822.5.3,4 101616

I50S3

SINAPI

SEINFRA
BUN 4,004.74

■D

KJ

N-
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PREFQTURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.E1Z.53S;/D001-10

OBJETO: IMPLANTAÇAO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPt ● 0112024 ● M,SBC - 02^024 ● MA.ORSE ● 0112024 -Sergipe,SBNFRA -027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.6IS (HORA) 69,m (MÊS) BOI: 24,10%
CURVA ABC

PESO

PESO|%) ACUMULA

DO(%)

0.09 H 68,52%

0,09 K 58.61 %

0.09 % 88,70 %

0.09 % 68.79 %

0,09% 88,88%

0.09% 88,97%

classificai;VALOR UNITC;VALOR UMT

8IBDIDESCRIcAO TOTALUND QUANT.ITEM CÓDIOO BANCO AoBDi

8RS 6.724,38

RS 6.693,02

RS 6.679.68

RS 6.675.10

RS 6.636.89

RS 6.638,69

RS 1.605.01 RS 2.241,48

RS 836,74

UN 3.00CONTROLE TECNOLOGICO OE CONCRETO (10 PONTO^ 18 TIROS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6.00 M. ALT. 2.SO M. PARA ESCRITÓRIO. SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SAMITARK) (NAO INCLUI

MOBiLIZACACVOESMOeiLIZACAO)

ARMAÇAo OE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 10 MM - MONTAGEM. Af_06/2017
EXECUÇAO DE ESTRUTURAS OE CONCRETO ARMADO. PILARES.VIGAS E LAJE.NAO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇAO de estruturas de concreto ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE.NAO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJÉ.NAO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
REATERRO MECANIZACXD OE VALA COM RETROESCAVADBRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 MP/POTÉNCIA 86 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA.
AF_08/2023
LOCAÇÃO DE REDE DEÃGUAOU ESGOTO. AF_1(V2016
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIA E ESTRl/TURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA
TRAÇO 1-3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN30O

APUCAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA lATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2D14
ASSENTAMENTO 0ETU6C DE PVC P8A PARA REDE DE ÁGUA. DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA. INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL ALTO OE INTERFERÊNCIAS (MÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
TUBO FoFoC/FLANGEE BOLSA JE ON 300 PN1D - L°3S(XI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA OE VALA COM PROF. ATÉ 1.5 M (MÉDIA MONTANTE E AJSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TR6C-10),
ESCAVAO0HA (0,6 W3), LARG. OE 1,5 M A ZS M, EM SO.O DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL OE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021
PARAFUSO C/PCRC/LS PARA FLANÜESDN20> 90

LOCAÇÃO DE REDE DE ÃGUA OU ESGOTO. AF_1Q/2018
APLICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS-AF_08/2D14
CURVA FoFo90FF PARA ÁGUA DN 300 PN10

EXTREMIDADE PF O ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN10
APUCAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_0e/2014
ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 OE 12,5 MM-
MONTAGEM. AFJM2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMJLDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_08/2022

EXECUÇÃO OE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES FCK = 25 MPA
REDUÇÃO PONTA/BOLSA UE FoFo DN 200 1 100
TE FoFo FF DN 3C0 x 300 PN10

LOCACAO CONVENaONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO OE TABUAS CORRIDAS PONTA.ETADAS A CADA 2.00M - 2 UTIUZAÇÕES.
AFJO/2018
HIÕRÔMETRO TIPO WOLTIMNN HORIZONTAL Qn=60m'/h, On lOOmm . COMPLETO

HIDRÓMETRO TIPO WOLTIMNN HORIZONTAL On=60nP'h, Dn lOOmfn - COMPLETO

HIDRõMETfiO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL QnxeOnPíh, On lOOmm - COMPLETO

HIDRÓMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL OníSOnFih. Dn lOOmm - COMPLETO

HIDRÓMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m»/h, On lOOmm. COMPLETO

HIDRÓMETRO TIPO WOLTIMNN HORIZONTAL OnseOrV/h, Dn lOOmm - COMPLETO
HIDRÓMETRO TIPO WOLTIMNN HORIZONTAL OnseOm^íli, Dn 100mm - COMPLETO

FLANGE AVULSO DN 300 PN10

ESCAVAÇÃO MECANIZADA OE VALA COM PROF, ATÉ 1,5 M (WÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO).
ESCAVADQRA (0,8 M3), LARG, DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO OE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02T2021

PREPARO DE FUNDO OE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO OO SOLO NATURAg. AF_0B/2020
EXTREMDAOE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 200 PN10

ASSENTAMENTO DE TUBO OE PVC PBA PARA REDE OE AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM

NiVÊL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN ISO PN10

TE. PVC PBA. BBS. 90 GRAUS. ON1CO/DE 110 VM. PARA REDE AGUA (NBR 10351]

LAJE PRÉ-MOLDAOA UNIDIRECIONAL. BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL

DA LAJE (ENCHIMENTO»CAPA) = (6*4), AF_11/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM] E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

SBC3-1.4.26 031181

6R$ 873,82

R$13,73

R$ 2.160,06

R$ 2.160.08

RS 2.160,08

MES 8.001.3,5 00010778 SINAPI

eR$ 17,04

RS zssz.óe

RS Z682.38

RS 2682,38

KG 392.00SINAPI

Pròpro

Próprio

Própro

3-1.3.4

2.6,2.3

2.1,2.3

2,2.2.3

96546

104488

104488

104488

Bnf 2,49
e2,46nr"

Bnr* 2,48

9RS 6.579,07 0.09% 89.06%RS 13,17 RS 16,35nf 402.39SINAPI2-1.3.7 104734

BR$6.95 RS 6.543,70

RS 6.S12.D3

RS 6.467.66

RS 6.397,28

RS 6.197,25

RS 6.144.04

0,09%

0,09%

89.15%

89.24 %

69.33%

89.42%

89.50%

941,54

968,26

RS 5,80

RS 5,31

RS 2.604,15

RS 14,46

MSINAPI990632.6.3.2

BRS 6,59

RS 3.233,63

RS 17,96

RS 3.96

nTSINAPI

5EINFRA

SINAPI

3.1.6.2 104410

0,09% BUN 2,003-1.5.16

2.3.2.6

14007

68489 B0,09%355,60m”

B0,06%

0,08%

M 1.557,10 RS 3,21SINAPI2.4.3.S 97123

B69.59%RS 4.947.69 RS 6.144,04UN 1,00SEINFRA3.1.5,19 14321

SRS e.062.65 0.06% 66.67%917,07 RS 5,96 R$7,42oPSINAPI2.3.3.3 90091

89,75%

69.63 %

69.91 %

89,99 %

90,07%

90,15%

80.23%

BRS 6.057,92

RS 6.045.24

RS 5.850.B9

RS 5.798,40

RS 5,769,16

RS 5.787.08

RS 5.606,62

0,06%

0.08%

0.06%

0,06%

0.08%

0,06%

0,08%

176,00

889,82

325,40

RS 27,72

RS 5,60

RS 14.48

R$2.334,68

RS 4.645,81

RS 14,48

R$6.97

RS 34.42

RS 6.95

UN3.1.5,25

ZS.3.2

3.Z12

3,1.S,7

3.1.5.1

2.4.2.9

14242

99063

66489

13429

13618

86469

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

BM

BR$17.96IlA

BRS Z699.20

RS 5.769,16

RS 17,98

UN 2.DD

BUN 1.00
B32D.6Dm*

BRS 11.13KG 504,00SINAPI3.1.4.5 92763

6RS 17,17

RS 2662.36

RS 789,41

RS 5.403,04

RS 5.563,06 0.06% 90,30 %

90.36%

90,46%

90,53%

324,00 RS 13.83KGSINAPI927593.1.4.1

0.08%

0.06%

0,07%

BRS 2.160,08

RS 835,70

RS 4.351,70

RS 62.95

RS 4.196.62

RS 4.196,62

RS 4.196.62

RS 4.196.62

RS 4.196,62

RS 4.196.62

RS 4.196.62

R$989.64

RS 5.532,40

RS 5.525,67

RS 5.403.94

np 2.0625-2.1 104466

14041

I3662

Pióprio
SEINFRA

SEINFRA

87,00UN4.72
BUN 1,003.1.5.13

6RSS.276,47 0,07% 90.60%R$78,17

R$5.211.36

RS 5.211,36

RS 5.211,36

RS 5.211,36

RS 5.211.36

RSS.211,36

R$5.211,36

RS 1.229,';6

M 67,50SINAPI3.24 99059

B0,07%

0,07%

0,07%

0.07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

90.67%

00,74%

90.81 %

90,69 %

90,96%

91,03%

91,10%

91,17%

RS 5.211,36

RS 5.211.36

R$5.211,28

RS 5.211.38

RS 5.211,36

RS 5.211,38

RS 5.211,36

RS 4.918,72

UN 1.00I8667

I8667

16667

16667

IS6S7

18667

18667

13880

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.1,5,11

2.2.6.11

2.3.8.11

2.4.6.11

2.5,6,11

2.6.6.11

2.7,4.11

3.1.5.26

eUN 1.00
BUN 1.00

8UN 1.00
8UN 1,00
SUN 1,00

81.00UN

BUN 4,00

SRS 4.862.10 0,07% 91,23%555,27 RS 5.98 RS 7,42rrp2.6.3.3 SINAPI90091

B0,07%

0,06%

91.30%

91,36%

RS 6.54

RS 637.43

RS 8,12

RS 791,56

RS 4.631.E8

RS 4.749.36

595.02rrpSINAPI

SEINFRA

2.1.3.4 101616

13763
BUN 6.004.63

B91,43%RS 4.743 76 0.06%M 1.191,90 R$3,21 RS 3.98SINAPI2.3.3.S 97123

BRS 4.715,20

RS 4.708,40

RS 4.681.61

0,06%

0.06%

91.49%

91.56 %

RS 474.64

RS 94,79

RS 589,40

RS 117.71

UN 8.00 CD13762

0(X)4ie92

SEINFRA

SINAPI

4.62

BUN 40,004.39

BRS 269,07 0.06% 61.62%17,40 RS 216.68nPSINAPI3.3.9 101963

Bn.06% 91,68%RS 60,04 RS 74,55 RS 4.651,92nP 6240SINAPI2.52.2 103323

SS c
Kl
o
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Pfi^arURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; O1.61Z.S2S//CO0t-4O

OBJETO: IMPLANTACAO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● DZ/2024 ● MA.ORSE ●0112024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCAROOS SOCIAIS NAO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,19%
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA

DO[%)

0.0691 91,75%

0.06 V 91,81%

0.06% 91.67%

VALOR UMT VALOR UNIT &

SI 801

CLASSIFKAC
CÓDIOO DESCRIÇÃO TOTALUND QUANT.ITEM BANCO AoBOI

LOCACAO CONVENaONAL OE OBRA. UTILIZANDO GABARITO OE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,OOM ■ 2

UTIUZAÇÔES, AF_10l20ie
TOCO Cl FLANGES E ABA DE VEDAÇAo DN 300 PN10
CRUZETA JE FoFolPVC B83B DN 2001 ISO

ESCAVAçAo mecanizada de vala com PROF. até 1.5 M (MÉDIA MONTAJJTE E JUSANTEIUMA COMPOSIçAO POR TRECHOf,
ESCAVADBRA (0,8 M3). LARO. OE 1,5 M A 2.5 M. EM SOLO DE IA CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02W)21

EXECUÇÁO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NAO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
CAIXA ENTERRADA HIORÁUUCA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS.

0.6X0,6XO,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_C6/2018
CRUZETA FoFo JJNTA ELÁSTICA DN 300 « 250

CRUZETA JEFoFo/PVC BB3B0N 150 x 100

TUBO FoFd CIFLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=2000

LIMPEZA MANUAL DÊ VEGET AÇÁO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05I2018
CRUZETA JE FoFolPVC B83B DN 150 x 50

EXECUÇÁO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO OE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO
CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM ARMADO. AF_07/»16

EXECUÇÁO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO CCM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO. AF_07/2316
LOCAÇÁO OE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
APUCAÇÁO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS OEMÁCS. AF_06/2314
CRUZETA JE FoFolPVC BBBB DN 200 x 50

EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEOAÇÁO DN 300 PN10
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS OEMAOS. AF_D8I2314
APUCAÇÁO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÁOS. AF_D6/2314
TUBO FoFo a FLANGES ON 100 PN10 ● L=4000

TUBO FoFo Cl FLANGES ON 100 PN10 - L=40DD

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 ● L=4000

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L=400Ci

TUBO FoFo Cl FL.ANGES DN 100 PN10 - L=4000

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L=400C

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

PARAFUSO a PCRCAS PARA FLANGES ON 27 x 120

HEATERRO MECANIZAI» DE VALA COM RETROESCAVADBRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRC 0,26 M'/POTEnCIA 86 HP).
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA,
AF_0ei2023

ALVENARIA OEVEDAÇÁO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12I2021

ARMAÇÁO OE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMA» UTILIZANDO AÇO CA-5(3 DE 8,0 MM ● MONTAGEM.

AF_06/2022
ASSENTAMENTO DETUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALA» EM LOCAL COM
nIvEL ALTO OE INTERFERÊNCIAS (NÁO INCLU FORNECIMENTO). AFJ1/2017
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DÊ CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDRaRO. ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014
CRUZETA JE FoFolPVC B63B ON 200 x 75

ESCAVAÇAO manual de vala »M PROFUNCROADE menor ou IGUAL A 1,30 M. Ar_D3/2016

REDUÇAO PONTA/BOLSA JE FoFo DN ISO i 50
ENSAIOS E PROVAS DE CARGA

COR»ALHA OE COBRE NU 35 M/l‘ NÁO ENTERRADA. COM ISO-ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO PADRAO STANDARD COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS

REDUÇAo PONTA/BOLSA JE FoFo DN ISO x 100
ASSENTAMENTO DETUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA NTEGRADA. INSTALA» EM L»AL COM

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÁO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11Í2017
CURVA DE PE 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10

PORTA DE alumínio DEA3RIRCOMLAMBRI.COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÁO COM PARAFUSOS ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

B58.85 R5 62,95

RI 3.6SS.70

RS 1.808.09

RS 78,17

RS 4.539,64

RS 2.245,27
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110591
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92.17%

92,23%

92.29%

92.35%

BRS 2.160,06

RS 591.43

RS Z6B2.58 RS 4.435.92irV 1,653.3.7 104498 Pfi^xj

SINAPI BRS 4.405.56 0.06%
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RS 4.324.63

RS 4,07

RS 857,28

RS 103,37
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RS5.S0

RS 14.48

RS 621.84

RS 3.273,08

RS 14.48

RS 14.48

RS 3.261,00

RS 3.261,00
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RS 3.471,75

UN13530

63358

111254

0312S0

96973

042675

14040

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

4.53

BitF 32,403-Z5
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PREFBTURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● litA

CNPJ: D1.612.S25/n001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OEABASTECCIMENTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA DOMUNIClPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE- 0112024 ● Strglpa.SEINFRA -02T

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,StK (HORA) 69,m (MÊS) BOI: 24,1SM
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA

00 (H)

0.04 % B4.02 H

0.04 % 94.07 %

0.04% 94.11%

0.04% 94.15%

0,04 % 94.2Q %

0,04 % 94.24 %

0.04% 94.26%

0.04% 94.32%

VALOR UNITO CLASSIfICACVALOR UMT

81 BDl
OESCRIÇAO UND QUAHT. TOTALITEM CÓDIOO BANCO

AoBDl

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1 2 8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMEMTÊ EM
FACES INTERNAS OE PAREDES. ESPESSURA OE 10WÍ/, COM EXECUÇÃO DETAUSCAS. AF_C»2014
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO 0£ SO A 150W4 (MV-04O25)
CAIXA PARA V^TOSA PARA DIÂMETRO OE 59 A 150MM (MV-04-026)
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO OE 50 A 1S0MM (MV-04-.T26)

CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO OE 50 A 150MM (MV-04-32E)
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO OE50 A 15QMM (MV-04-326)
CAIXA PARA VBOTOSA PARA OfÂMETRO OE 50 A 150MM (MV-04-326)
PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO L=2SCM

EXECUÇÃO OE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO CCM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO. AF_07/2916

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO OE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO. AF_07/2016

REDUÇÃO PONTA/BOLSA j£ FoFo ON 400 x 250
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE É JUSANT0UMA COMP09ÇÃO PORTRECNO),
ESCAVADEIRA (0,6 M3), LARG, DE 1,5 M A Z5 M, EM SOlO DE IA CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

LOCACAO CONVENaONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTA'.ETADAS A CADA 2.00M ● 2 UTIUZAÇÕES.
AF_10/2018
PREPARO OE FUNDO OE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOIO NATURAL). AF_0b/2020

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PIIARES.VIQAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO OE ESTRUTURAS OE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PILARES,VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK *25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO OE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS Ê LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÃVEL. 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO, ROSCÃVEL, 4' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LAT.ÂO, ROSCÃVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÃVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af3o8/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO. ROSCÃVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0eí»21
REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO, ROSCÃVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
ASSENTAMENTO DECONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANOEADA (NÃO INCLUI

0 FORNECIMENTO). AF_06/2D21
LOCACAO CONVENCIONAL OE OBRA, UTILIZANDO GABARITO OE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTIUZAÇÕES.
AF_10/T01B
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMNHÃO BASCULA/JTE 10 M> ■ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA OE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/202D

EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM (NBR 103S1)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO CCM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO. AF_07/2316
LOCAÇÃO OE REDE OE Agua OU ESGOTO. AF_HV2318
TUBO FoFo a FLANGES O/J 300 PN19 ● L= 500

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES ON 20» 90

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20 » 90

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES ON 20 x 90

PARAFUSO a PCRCAS PARA FLANGES ON 201 90

PARAFUSO Cl PCRCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_03/2016
CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 1DOPN10

CURVA FoFo 90 FF PARA AGUA DN 100 PN1D

CURVA FoFo 90 FF PARAACUADN 100PN10

CURVA FoFo 90 FF PARA ÂGUA0N 100 PN1D

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 10OPN1D

Bm* 92.20 Rí 27,73

Rí 1.270,04

Rí 1.270,04

RS 1.27004

Rí 1.27004

Rí 1.27004

RS 1.270.04

RS 157,06
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R$ 1,577,13
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RS 3.154,28
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2.4.4.2
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oHse
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un
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3982
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un
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B2.00un

B2,00un

B2,00un

BM 16,10SBC
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RS 103,37 0,04%

0.04%

94,41 %

94.45 %

B30,00 RS 63,25

RS 2.492,42

RS 3.101.10SINAPI nV2.2.2.7 94992

1.00 RS 3.095,06 RS 3.095,06 BSEINFRA UN4.69 14052

B406.05 RS 5,96 RS 7,42 RS 3,027,73 0,04% 04.46%.SINAPI nr"2.1.3.3 90091

BRS 78,17

RS 6.12

RS 2.682.36

RSZaB2,36

RS Z8B2.38

RS 2.882.38

RS Z682.38

RS 1662.38

RS 664,07

RS 664.07

RS 684,07

RS 6B4.07

RS 664.07

R$664,07

RS 664.07

RS 136.51

RS 1070.46 0,04% 94.53 %M 36,00 RS 62.05SINAPI2.3,11 99059

BRS 6.54

RS 1160,08

RS 1163.08

RS 1180,06

RS 2.160.06

RS 1160.06

RS 1180,08

RS 550,67

RS 550.87

RS 550.87

RS SS0.87

RS SSD.87

RS 550.87

RS 550,87

RS 109,93

RS 2.953.65

R$1616.49

RS 1816,49

RS 2.818.49

RS 1616.48

RS 2.616,48

RS 2.816,49

RS 1736.28

RS 1736.28

RS 2.736,28

RS 1736.28

RS 1736,26

RS 1738,28

RS 1736.28

0.04%

0,04%

0,04%

0,04%

0.04%

0.04%

0.04%

0,04%

94,57%

84.61 %

94.65 %

94.69%

94.73%

94,77%

94.60 %

94,84 %

94.88 %
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95.07 %

SINAPI
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Piópfo

Próprb
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Pfãprn
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

trf 363,752.2.3.4

12.5.4

13.5.4

2.4.S.4

15.5.4

2.6.5,4

17.3.4

2.1.5.10

2-2.5.10

2,3.5.10

14.5.10

2.S.S.10

2.6.5.10

2.7,3.10
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104468

104468

104468

104468

104468

94501

94501

94501

94S01

94501

94501

94501

B1,05rrV

B1,05

BnP 1,05

6rF 1.0S

a1,05
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BUN 4,00

0,04% 84,00UN

B0.04%

0.04%

0.04%

0,04%

0,04%

UN 4.00
BUN 4.00

BUN 4.00

CUN 4.00

CUN 4.00

RS 1730,20 0,04% 95.10% CUN 20.003.1,5.30 103142 SINAPI

CRS 62.95 RS 78,17 RS 2.696,66 0,04% 95,14%M 34.502.4.2.1 96058 SINAPI

RS 8.95

RS 134,52

R$83.25

RS 5.80

RS 2.015,08

RS 27.72

RS 27.72

RS 27,72

RS 27,72
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RS 27,72
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RS 467.40

RS 467.40
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RS 487.40

RS 11,11
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RS 103,37
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R$34,42

RS 34.42

RS 34.42
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RS 34.42
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RS 2.673,12

RS 167164

0,04%

0.04%

95.16% C240,604.4 SINAPI100982
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95.25 %
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RS 1478,24

RS 1478.24

RS 2.478.24

RS 1478,24

RS 1476,24
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0,04%
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0,03%
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0.03%
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0.03%

0.03%

0.03 %
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CnV3.113 SINAPI94992

95.26%

95.32%

95.35%
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95,42%
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95.52 %
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65.69%
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95,75%
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SEINFRA
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SEINFRA
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3.1S.1S
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2.S.6.8

99063
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14242

14242

14242

14242

14242

14242

933CS

I342S

13425

13425

13425

13425

CUN 1.00

CUN 72.00

72,00

72.00
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72,00

72,00
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CUN

CUN

CUN

CUN

= 3cUN
n
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PR^QTURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S25//D0D1-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTSCCIHENTO DE ÁGUA MA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURniCUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS :SINAPI-01/2024* M.S6C* 02/2024‘MA.ORSE* 0112024-Se rglpe,SBNPRA-0Z7

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68'A (HORA) 69,90V (MÊS) BOI: 24.1SK
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA

0O(X)
eS,79H

es,62 K

BS,65H

05.66 %

CLASSIPICAQVALOR UMT

S/BDI

VALOR UMIT C/
DESCRIÇÃO TOTALUND QUANT.CÓCRQO BANCOITEM AoBDI

0.03%

0.03%

0,03%

0,03%

CRS 467,40

RS 467.40

RS 3,15

RS 160,80

RS60S.2S

R$e05.2S

RS 3.91

RS 10B.S4

RS 2.421,00

RS 2.421,00

RS 2.361,58

RS 2.372,53

CURVA FoFo 90 FF PARA ÃGUA DN 100PN10

CURVA FoFo 00 FF PARA *OUA DN 100 PN10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASOULANTE DE 10 W. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE. M3XKM). AF_07/2020

LASTRO COM MATERIAL QRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO.
ESPESSURA DE *10 CM'. AF_07/2Ú1B
ASSENTAMENTO DETUBCDE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, CN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
Nível alto de interferências (mAo inclui fornecimento). af_ii/2017
TRANSPORTE CÜMCAMINHÃO BASCULANTE DE 10 WP. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).
AF_07/2020

EXECUCÁO DE PASSao (CALÇADA). OU PISO DE CONCRETO CCM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 Cm' ARMADO. AF_07/2318
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMNHÁO BASCULANTE 10 W - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULCA
(CACAMBA DÊ 0,60 M’ /11 * HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE VG). AF_07/2020
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 0N 100

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

JUNTA D£ DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

JUNTA OE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 0N 100

FLANGE AVULSO DN 100 PN10

FLANGE AVULSO DN 100PN10

FLANGE AVULSO DN 100 PN10

FLANGE AVULSO DN 100 FN10

FLANGE AVULSO DN 100 FN10

FLANGE AVULSO DN 100 PN10

FLANGE AVULSO DN 100 PN10

REOUgÁO PONTA/BOLSA JE FoFo ON 250 x 200

APLICAÇÁO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_D6/2314
CURVA 22 3(7 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50

eSCAVAÇÁO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEORBRO. ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PREPARO EMBE^ONEIRA 400L. AF_C»2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN ISO PN10

LOCACAO CONVENCIONAL OE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES,
AF_10/2018
LOCACAO CONVENCIONAL OE OBRA. UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONT ALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTIUZAÇÔES.

AF_1(W2016
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO OE TÁBUAS CORRIDAS PONT ALET ADAS A CADA 20OM - 2 UTILIZAÇÕES,
AFJO/2018
TRÃnSPORTECOMCAMINHAo BASCULANTE OE 10 W, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM),

AF_07/2020

ESCAVACÁO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MBJOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PR^ARO EM BE70NEIRA-«OL AF_06/2014

CONCRETO aCLÓPICOFCK» 15MPA, 30% PEDRA DE MÁQ EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. Af_0S/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA, AF_06/2023
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APUCACÃO MANUAL EM PAREDES, (OUAS DEMÃOS. AF_04/2023
ASSENTAMENTO OE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE OE ÁGUA. DN 400 MM, JUNTA FLANGEAOA (NÁO INCLUI

O FORNECIMENTO). AF_OB/2021
TRANSPORTE COM CAMINHÁO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE VOXKH^.

AF_07/2020
ARRUELA SORRACHAP/FLANQESON 1MPN10P/ÁGUA
ARRUELA BORRACHA PI FLANGESON 100 PN10 Pl ÁGUA

ARRUELA BORRACHA Pl FLANQES DN 100 PN10 P/ÁGUA
ARRUELA BORRACHA Pl FLANGES DN 100 PN10 Pl AGUA

ARRUELA BORRACHA P/FLANGES DN 100 PN10 P/ÁGUA

UN 4,0013425

13425

93566

SEINFRA

SEINFRA

5INAPI

2.8.e,8

2.7,4.0

3,1.2.4

C4.D0UN

CM3XKM 609,10

CirV 11.69SINAP13.1.7.7 100324

95.02 % CRS 2,366,17 0,03%595,02 RS 3.21 RS 3.96MSINAPI2.1.3.5 97123

0,03% 95,95 % CRS2.ro RS 3.3S RS 2.366,40M3XKM 704,00SINAPI2.3.1.3 93569

RS 2.356,63 0,03% 95,08% CRS 83,25 RS 103,3722.80m*2.3.2,? SINAPI94002

CRS 2.344,21 0.03%

0,03%

0.03%

0,03%

0,03%

0.03%

0.03%

0.03%

0,03%

0,03 %

0,03%

0.03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

06,01 %tir" 211,00 RS 6.05

RS 1.665,67

RS 1.685.87

RS 1.665,87

RS 1.665.87

RS 1.685.67

RS 1.685.87

RS 1.865,87

RS 207,04

RS 207,04

RS 207,04

RS 207,94

RS 207.94

RS 207.94

RS 207.94

RS 006.86

RS 14,48

RS 04.99

RS 60.16

RS 4.56

RS 600,33

RS 62.05

RS 11.11SINAPI3.2.2 100062

06,05% CR$Z341,87

R$2.341.67

RSZ341.67

R$Z341,87

RSZ341.87

RSZ341.67

R$2.341.67

RS 256,21

RS 256,21

RS 258,21

RS 256,21

RS 258.21

RS 258,21

RS 256.21

RS 1.126,64

RS 17,08

RS 117,05

RS 110,71

RS 5.86

RS Z341.67

RS Z341.67

RS Z341.67

RS Z341,è7

RS Z341.67

RS Z341.67

RS Z341.87

RS Z323.60

RS 2.323.89

RS Z323.69

RS Z323.89

RS 2.323,89

RS 2.323,89

RS Z323.60

RSZ2S7.28

RS Z243.90

RS Z241.05

RS ZO10.35

R$2.013,62

UN 1.00SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

.SINAPI

SEINFRA

SINAPI

2.1.3.13

2.2.3.13

2.3.3.13

2.4.3.13

2.5.3.13

2.6.3.13

2.7.2.13

2.1.3.25

2.2,3.25

2.3.3.25

2.4.3.25

2.5.3.25

2,6.3,25

2.7.2.25

19626

19626

19826

10826

19626

10826

10626

13658

13856

13858

13856

13858

13856

13856

14045

864B9

13107

63356

06.06%

66,11 %

06,14%

66,17%

06,20%

66,24%

66,27%

06.30%

96,33%

96,36%

96.40%

06,43 %

96,46%

96.49%

96.52%

CUN 1.00
cUN 1,00
CUN 1.00

cUN 1 00

C1.00UN

cUN 1.00

cUN 9.00
cUN 0.00

CUN 9.00
c9.DDUN

CUN g.oo

CUN 9.00

CUN 9.00

CUN ZOO4.6b

C124.60

10.00

18,24

nV2.5.2.4

96,55% CUN4.28
96,56% Ctir’2J.2.2

96.61 % C0,03%

0.03%

355,60ttV2.3.2.S 87879 SINAPI

06.63% CR$1.005,02

RS 78,17

RS Z01D.04UN 2.00SEINFRA3.1.5.17 13428

CRS 1.077,70 0,03% 96,66%25,30MSINAPI2.6.2.1 99059

CRS 78,17 RS 1.954,25 0,03% 96.69%25,00 RS 62,05MSINAPI2.1.2.1 990G9

0.03% 96,71 % CRS 76.17 RS 1.954.2525,00 RS 62.95MSINAPI2.2.2.1 99059

0,03%

0,03%

0.02%

0,02%

0,02%

0.02%

96.74% CRS 2,70

RS 69.16

RS 4,56

RS 588.03

RS 22,41

RS 14,46

RS 1SE.64

RS 3.35

RS 110,71

R$5.88

RS 1.872,65

RS 1.833,35

R$1.S15.72

M3XKM 559,00

16.56

SINAPI2.4.1.3 93569

96.76% CnPSINAPIZ4.2.2 93356

C96.79%m* 320.60SINAPIZ4.2.5 67879

CRS 1.729,13

RS 1.694.51

RS 1.657.75

96.61 %

96.64%

RS 730,21

RS 27,82

RS 17.98

RS 194,51

trV 2,373.33 102487

104737

66469

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Crrp 60.91

92.20

3-1.2-2

3.3.40 96.66% Cirp

3- ' OCRS 1.S56.06 0,02% 96,66%UN 6.003.1,5.31 SINAPI n103144

CD
C0.02%

Q.02%

0,02%

0,02%

0,02%

0.02%

96.00%RS 2,70

RS 18,65

RS 16.65

RS 16.65

RS 16 65

RS 16.65

RS 3.35

RS 20.67

RS 20,67

RS 20,67

RS 20,67

R$20.67

RS 1,507,50

RS 1.466.24

RS 1.488,24

RS 1.468,24

RS 1.486.24

RS 1.486.24

M3XKM 450,00

72,00

72,00

72,00

72,00

72.00

2-Z1.3 03580 SINAPI
C

C98.02%

06.04%

06.06%

96,06%

97.00%

UNSEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.1.3.24

2.2.3.24

2,3,3.24

2.4.3.24

2.5,3.24

16426

16426

16426

16426

16426

CUN

CUN

C nUN

^>2

cUN

c

o
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PREFBTURA MUNCIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.B12.S2S/X)001-4a

OBJETO: IHPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AoUA MA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURÍTICUPUA1A
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - HA.OR5E - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA -027

ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS : 112.UK (HORA) 69.90K (MêS) BDI:24,19K
CURVA ABC

PESO
CLASSinCACVALOR UMT

S/BDI

VALOR UMTC;
PESO(%) ACUMULA

OO (K)
97,02 S

07,04 %

97.06%

07,08 %

TOTALQUANT.DESCRIÇAO UND AoCÕDIOO BANCOITEM BOI

CRS 1.486.24

RJ 1.488.24

RJ 1,475,30

RS 1.456,77

RS 1.447,72

RS 1.432.64

RS 1.421,07

RS 1.368,14

RS 1.366,14

RS 1.366,-<4

RS 1.366,'4

RJ 1.368,14

RS 1.368.14

RS 1.340,58

RS 1.344,46

RS 1.330,06

RS 1.328.52

RJ 1.328,52

RS 1.297,63

0,02%

0.02%

0,02%

0,03%

RS 16.85

RS 16.65

RS 2.160,08

RS 55,23

RS 20,67

RS 20.67

RJ 2662.38

RS 68.58

72,00

72,00
ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 P/AGUA
ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 PI AGUA

EXECUÇAO OE ESTRirrURAS DÊ CONCRETO ARMADO. PILARES.VIGAS Ê LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
TUBO PVC PBA Ja, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REOS DE AGUA (NSR 5647)
ASSENTAMENTO OETUBO DE PVC PBA PARA REDE OE ÁGUA, DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
NÍVEL ALTO DEI17TEHFERÊNCIAS (NÁO INCLUI FORIÊCIMENTO). AFJ1/2017
UMPEZA MANUAL DE VEOETAÇÁO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05«)18
REDUÇÁO PCNTA/BOLSA JE FoFo DN 300 X 200
REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LATÁO, ROSCÁVEL. 4"- FORNECIMEIVro E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
REGISTRO OE GAVETA BRUTO. LATÁO, ROSCÁVEL, 4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LATÁO, ROSCÁVEL, 4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_08/2021
REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO, AF_08/2Ü21
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÁO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_O8/2021
REGISTRO DEGAVETA BRUTO, LATÁO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_08/2021
EXTREMIDADE FLANQE E PONTA ON 50 PN1D

ESCAVAÇAO manual OE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
CURVA DE PÉ90 FF PARA ÁGUA ON 100PN10

ESCAVAÇÁO MANUAL OE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_D3/2D16
ESCAVAÇÁO MANUAL OE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016
ASSENTAMENTO OETUBO DE PVC OEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE OE ÁGUA, ON 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÁO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDRSRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PRB»ARO EMBETONEIRA 400L AF_06/2014

CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDRQRO. ARGAMASSA TRAÇO
1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDRBRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014

JUNTA 3IBAULT DN 100

JUNTA GIBAULT DN 100

JUNTA 3IBAULT DN 100

JUNTA GIBAULT ON 100

JUNTA GIBAULT ON 100

JUNTA GIBAULT DN 100

JUNTA GIBAULT ON 100

REDUCAO PVC PBA, JE, PB, ON 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA
TUBO FoFoC/FLANGES DN 100 PN10 ● L= 250

TUBOF»FoC/FL-ANGES DN 100 PN10 ● L= 250

TUBO FoFo O FLANGES DN 100 PN10 ● L= 250

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PNIO - L= 250

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PNIO- L= 250

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PNIO - L= 250

TUBO FoFo a FL.ANGES DN 100 PNIO - L= 250

TUBO FoFoC/ FLANGES DN 100 PNIO-L= 250

TUBO FoFoC/ FLANGES DN 100 PN19-L° 250

TUBO FoFo C/FLANGES ON 100 PN13- L= 250

TUBO FoFo a FL.ANGES ON 100 PN13 ● L° 250

TUBO FoFo C/FLANGES DN 100 PNIO - L= 250

TUBO FoFo C/FLANGES DN 100 PNIO-L= 250

UMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÁO EM TERRENO COM ENXADA. AF_06«I18
ARRUE JA BORRACHA PI FLANGES ON 300 PMO PI ÁGUA
TE DE REDUCAO PVC PBA, 8B8, JE ON 100 X 50/DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (N6R 10351)

EXTREMIDADE PFC/ABA DEVEOAÇÁO ON 150 PNIO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO OE TÁBUAS CORRIDAS PONTAlETADAS A CADA 2,Q0M ● 2 UTIUZAÇÔES,
AF_10/2016

UN
16426

16428

104488

00036377

SEINFRA

SEINFRA

Próprio
SINAPI

SINAPI

26.3.24

27.2.24

21.5,4

2.7.2.6

CUN

C0,55m*

CM 21,24

C0.02% 97,10%

97.12%

07,14%

97.16%

97,18%

97.2)%

07.22%

97.24%

97.25%

07,27%

97.29%

97.31 %

97.33 %

97,34%

RJ 3.96363,75

352.00

RS3,21

RS 3.26

RS 1.14S.09

RI 550,87

RS 550,67

RJ 5SC,S7

RS 550.67

RJ 550.67

RJ 550,87

R$271,70

RJ 86.16

RS 535,90

RS 69,16

RS 69,16

M
9712322.3,5

0.02%

002%

002%

002%

0,02%

0,02%

0.02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%
0.02%

0,02%

cRS 4,07

RS 1.421,97

RS 664.07

RS 664,07

RJ 684.07

RS 684,07

RS 664,07

RS 664.07

RS 337,30

RS 110,71

RS 665,48

RS 110,71

RS 110,71

R$ 17.21

W
SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

2.3.1.1 96524

14047

94501

94501

94501

94501

94501

94501

13703

93358

13476

93358

03358

C1,00UN
4.86

C200UN
21.4.7

2.2,4.7

23.4.7

2.4,4.7

2.5.4.7

2.6.4,7

CUN 2.00
CUN 2,00
CUN 2.00

C200UN

CUN 2,00
CUN 4,00

4.32
C1214nV

2.6.2.2

21.3.21

2-1.2.2

2.2,2.2

CUN 2.00
CrrP 1200

12,00 Cm'

C0.02% 97,36%75,40 RS 13.88MSINAPI4.12 97130

67.36% CRS 1.295.00 0.02%RS 4.56 RS 5 66226.60tii*
SINAPI2,6.2.5 87879

0.02% 97,40% CRS 1,278,02RS 4,56 RS 5,66225.60ní
SINAPI21.2.5 87879

C0,02%

0,02%

0.02%

0,02%

002%

002%

002%

0,02%

002%

0.02%

0.02%

0,02%

0,02%

0,02%

0.02%

0,02%

0,02%

0.02%

0,02%

0.02%

0.02%

0.02%

0,02%

002%

0,02%

0.02%

0,02%

0,01 %

97,42%RS 1.278,02RS 4.56 RS 5,86

RS 638.62

RS 638,62

RS 636.62

RS 638.82

RS 638.62

RS 638.62

RS 638.62

R$29.90

RS 594,61

RS 594.61

R$594,61

RS 594,61

RS 594,61

RS 594.61

RS 594,61

RS 594.61

RS 594,61

RS 594.61

RS 594.61

RS 594,61

RS 594,81

RS 594,81

RS 4.07

RS 87,11

RS 93,54

RS 1.100.06

RS 78,17

225,60m'
87879 -SINAPI2.2.2.5

C97,43%

97,45%

97,47 %

97,49%

97.50%

97,52%

97,54 %

07,55%

97,57 %

97.56%

97.60%

97.62 %

97,64%

97,65%

97,67 %

97,68%

67,70%

67,72 %

97,73%

67,75 %

97,77%

97,76 %

97,80%

97.81 %

97.63%

97.84%

RJ 1.277,24

»$ 1.277,24

RS 1.277,24

RS 1.277,24

RS 1.277,24

RJ 1.277.24

RS 1,277,24

RS 1.255.60

RS 1.186.22

RS 1.188.22

RS 1.189,22

RS 1.189,22

RS 1-186,22

RS 1.186,22

RS 1.186,22

RS 1.166,22

RS 1.189,22

RS 1.186.22

RS 1.189.22

RS 1.189,22

RS 1.139,22

RS 1.189,22

RS 1.137,56

R11.13243

RS 1.12248

RS 1.100,06

RS 514,27

RS 514,27

RS 514,27

RS 514.27

RS 514,27

RS 514,27

RS 514,27

RS 24.08

RS 476.83

RS 478.83

RS 478.83

RS 478,83

RS 478,83

RS 478.83

RS 478.83

RS 478.83

RS 478,83

RS 476,83

RS 478.83

RS 478.83

RS 478.83

RS 478,63

RS 3,28

RS 70.15

RS 75 33

RS 885.86

UN 2,00SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

13892

13802

13692

13802

13892

13802

13802

00011321

13960

13960

13960

13960

13960

13960

13960

13660

13960

13960

13960

13960

13960

13960

98524

16437

00011378

13813

2-1.6-10

2,2,8.10

2.3.6.10

2.4.6.10

2.5.6.10

2.6.8.10

2.7.4.10

CUN 2,00
CUN 2.00
CUN 2.Q0
C2.00UN

CUN 2.00
CUN 2.00

CUN 42,004.35
CUN 2.00

il.3.20

2.1.6.9

2.2,3.20

2.2.6.6

2.3.3.20

Z3.6.9

2.4.3.20

2.4.6.e

2.5.3.20

2.S.6.9

2.6J.20

2.6.6.9

2.7,2,20

2.7.4.9

2.4.1.1

3.1.5.22

CUN 2.00

CUN 2,00
C2.D0UN

CUN 2.00
CZODUN

CUN 2.00

C200UN

CUN 2.00
CUN 2.00
C2,00UN

CUN 2,00
C2.00UN

CUN 2,00
C276,50

13.00

12.00

ri0
CUN

CUN n
4.41

cUN 1,00 CO3,1,5.18

c67,86 %RS 1.086.56RS 62.65M 13.90SINAPI3,3.1 9905»

n

vC
“O

c
Nj

o
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PREFEITURA MUNCIPAL DE BURITUCUPU ● UA

CNPJ: 01.612.S2S/XK01U0

OBJETO: IMPLANTAÇAO OE SISTEMA DE ABASTECCIHEMTO DE ÃOUA MA ZONA URBAMA DO MUNICÍPtO DE BURCTICUPU-MA
VALORES BASEADOS MOS BANCOS : SINAPI*01/2824● M,SBC-02/2DZ4-MA.O RSE>01(2024-ScrgIpe.SSNFRA-027

EMCAROOS SOCIAIS MAO DESONERADOS : 112.SSK (HORA) 69,80% (MÊS) BDL 24,18*4
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA
00(10

classificai;VALOR UNIT CtVALOR UNIT

S/BDI
TOTALdescriqAo UNO OUANT.CÓDIQO AoBANCOnEM BOI

(COMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÊRIE N, ESGOTO PREDIAL. 100 MM (1NST. RAMAL DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMAOA ESG. SANIT.. VENTILACAO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, nXAÇÔES, PI

PRÉDIOS. AF_10(2015
CABO CE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 4 MM*. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇAo,
AF 12«15

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_0r/2020
TUBO FoFo aPLANGE E PONTA ON 100 PN10 L= 500

TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10L= 500

TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA ON 100 PN10L= SOO

TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA ON 100 PNi0L= 500

TUBO FoFo aFLANGE E PONTA ON 100 PN10L= 500

TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA ON 100 PN10L= 500

TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA ON 100 PN10L= 500

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÍO OE TUBOS DE PVC, SOLOÁVEL, ÁGUA FRIA, ON 25 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL OE DISTRIBUIÇAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS,
AF_10«I15
TOCO Cl FLANGES E ABA DE VEOAÇAo ON ICO PN10

TOCO a FLANGES E ABA DE VEDAÇAo DN IDO PN10
TOCO C7 FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1COPN10
TOCO Cl FLANGES E ABADE VEDAÇAODN 100 PN10
TOCO a FLANGES E ABA OE VEDACAO DN ICO PN10

TOCO a FLANGES E ABA DE VEDAÇAO DN 1DQ PN1D

TOCO a FLANGES E ABA DE VEDAÇAo DN IDO PN10
ADAPTADOR, PVC P6A. BOLSA/ROSCA, JE. DN 100 / OE 110 MM

TESTE HIDROSTATICO EM REDE DE AGUA I ADUTORA

UMPEZA MANUAL DE VEGETAÇAo EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
HIPOCLORAOOR / BOMBA OOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES. VAZAC OEO.S À 15 UH E PRESÃO DE 0 A 15 BAR
HIPOCLORAOOR / BOMBA OOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES. VAzAc DE 0,5 À 15 UH E PRESAO DE 0 Á 1S BAR
HIPOCLORAIXIR / BOMBA OOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES. VAZAc OE 0.5 Â 15 UH E PRESAO DE 0 A 15 BAR
HIPOCLORADOR / BOMBA OOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃC OE 0,5 A 15 UH E PRESAO DE 0 À IS BAR
HIPOCLORAOOR / BOMBA OOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃC 060,5 À 15 UH E PRESÃO DE 0 A 15 BAR
HIPOCLORAOOR / BOMBA OOSAÍX/RA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃC DE 0,5 A 15 UH E PRESÃO DE 0 A 15 BAR
HIPOCLORAIXIR / BOP«A OOSACK5RA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃC OEO.S Á 15 UH E PRESÃO DE 0 A 15 BAR
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20
CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1“

FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM V

FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DEBX1BX3BCM [ESPESSURA B CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE BX1BX3B CM (ESPESSURA B CM) É ARGAMASSA OE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃMCOS FURADOS NA VERTICAL DE 6X16X39 CM (ESPESSURA B CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAI|«NT0 COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃHiiCOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X16X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2D21

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂWCOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X38 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12CT21

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 6X16X30 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

ALVENARIA 06 VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE BX1BX3B CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AFJ2Í2021

TE. PVC PBA. BBB. 90 GRAUS. DN SG / DE 60 klM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

CRJ1,061,52 0,01 % 67,87 %R$ 71.24 RS 86.46M 12,0091794 Próprio3.3.23

67,86 % CRS 1.061,33 O0114R$ 6,76 RS 8.39126,50MS1NAPI3.3.32 91929

CRS 1.046.67 001 K 67,90%

67.62%

97,93 %

87,94%

97,96%

67.67%

97.98%

98.00%

RS 2,70 RS 3.35

RS 1,003,43

RS 1.003,43

RS 1.003.43

RS 1.003,43

RS 1.003.43

RS 1.003,43

RS 1.003,43

M3XKM 312,50SINAPI835692.1.1.3

C0,01 %

0 01 %

0.01 %

0,01 %

0,01 %

0.01 %

0,01 %

RS 1.003.43

RS 1.003.43

RS 1.003 43

RS 1.003,43

RS 1.003.43

RS 1.003.43

RS 1.003.43

RS 808.05

RS soe.os

RS 808.05

RS 808,05

RS 808.05

RS 808.05

RS 808,05

UN 1.00SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.1.3.16

2.2.3.18

2.3.3.16

2.4.3,16

2.5.3.16

2.6.3.18

2.7.2.18

16666

H666

18666

IS666

16666

16666

16666

C1,00UN

CUN 1.00
CUN 1,00
CUN 1,00
C1.00UN

CUN 1.00

98.01 % CRS 998.64 0,01 %RS 44.88 RS 55.48M 18,003.3.18 91785 Ptòpno

C0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0.01 %

0,01 %

0.01 %

0.01 *

0.01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

68.02%

98.04%

98,05%

96.06%

98.08 %

RS 976,42

RS 978,42

RS 976,42

RS 978,42

RS 976,42

RS 976,42

RS 976,42

Rseo.sc

RS 0.S9

RS 4,07

R$009.32

RS 909.3:?

RS 909.32

RS 906,32

RS 906.32

R$906.32

RS 906.32

RS 79.47

RS 076,42

R$676,42

RS 978,42

RS 976.42

RS 976.42

RS 976,42

RS 976,42

RS 969.80

RS 918.63

RS 615,75

RS 609.32

RS 909.32

RS 909.32

RS 909,32

RS 909,32

RS 909.32

RS 909.32

RS 786.30

RS 786.30

RS 786,30

RS 766,30

RS 786,30

RS 785,30

RS 786.30

RS 65.07

R$0.48

RS 3.28

RS 732,26

RS 732.26

RS 732.26

RS 732.26

RS 732.26

RS 732.28

RS 732.26

UN 1,00SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

2.1.3.22

2,2,3,22

2.3.3.22

2.4.3.22

2.5.3.22

2.6.3.22

2,7,2.22

13992

13992

13992

13992

13992

13992

13992

00000347

6465

96524

8722

8722

6722

8722

6722

6722

8722

CUN 1.00
CUN 1,00
C1,00UN

c1,00UN

C98.09 %UN 1.00

98,10%

98,12%

96,13%

98.14%

68.15%

68.17%

98.16%

98.16%

68.20%

CUN 1,00
CUN 12,00

1.557.10

225.00

4.24
Cm2.4,3.10

2.2.1.1

2.1.S.8

2.2.5.8

2.3.S.8

2.4.S.8

2.S.S.8

2.6.S.S

2.7.3.8

Cm*

C1,00uri

c1,00un

C1,00un

C1.00un

C1.00un

98.22% C1.00un

98.23% C1.00un

C98.24%RS 905.95RS 64.00nV 11,40SINAPI3.3.14 93395

98.25%

98.27 %

98.26%

96.29%

68,30%

98.32 %

C0,01 %

0,01 «

0,01 %

0,01 %

0.01 %

0,01 %

0,01 %

RS 726.44

RS 726.44

RS 726.44

RS 726,44

RS 726,44

RS 726,44

RS 902.00

RS 802.09

RS 602,00

RS 902.09

R$902.09

RS 902,09

RS 74,55

RS 902,09

RS 902,09

RS 902,00

RS 902,09

RS 902,09

RS 902,09

RS 894.80

1,00unORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

2.1.4.3

2,2.4.3

2.3.4.3

2.4.4.3

2.5.4.3

2.6.4.3

7065
C1,D0un7065
C1,00un7065
C1.00un

7065
C1,00un7065
C1,00un7065

96,33 % CRS 80,04nV 12,00SINAPI2.1.6.5 103323

C0,01 % 66.34 %RS 74,55 RS 894,60RS 60.0412.00nVSINAPI2.2.8.S 103323

C0,01 % 98.35%RS 74,55 RS 894.60RS 50.04m* 1ZD0SINAPI2.3.6.5 103323

C0.01 % 98.36%R$74,55 RS 894.60RS 60.04tn* 12.002.4.S.S 103323 SINAPI

96.38% CRS 74.SS RS 894.60 0,01 %RS 60.0412,00SINAPI2.5,6.5 103323

68.36% CRS 74,55 RS 894.60 0,01 %RS 60.04nV 12.00SINAPI2.6.6.S 103323

C0,01 %

0,01 %

96.40%

98.41 %

RS 74,55

RS2S,4C

RS 894.60

RS 889.00

RS 80.04

RS 20.46

nV 12.00

35,00

SINAPI2-7,4.5 103323

CUNSINAPI4.36 00007346

O

&
.*
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PREFEITURA MUNCIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.E12.S2S/i0001-40

OBJETO: IMPLANTACAO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DEÃOUA MAZÚHA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - HA,ORSE ● 0112024 - Strglpt.SEINPRA -02T

ENCAROOS SOCIAIS NAO DESONERADOS : 112,6B% (HORA) 69,9011 (MÊS) BDI: 24,1BS
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA

DO(*J
BS.43K

S6.44%

6B,4S%
ee.4€%

ee.47%

os, 48%

08,50%

08,51 %

06.52%

08,53 %

08.54%

98.55%

98.57%

08.58%

98.50 %

CLASSIfICACVALOR UMT

S/8DI

VALOR UNHO
TOTALDESCRIçAO UND QUANT. AofTEU CÓDIGO BANCO 8DI

CRS 878.40

RS 866,67

RS 866.67

RS 666,67

RS 866.67

RS 866.02

0,01 %

0.01 %

RS 15.72

RS 55,85

RS 55,65

RS 55,85

RS 55.65

RS 38.71

RS 19,52

R$89.35

R$69,35

RS 69,35

RS 69.35

RS 45.58

RS 102,76

RS 857.00

RS 857,00

RS 657,00

RS 657,00

R$857,00

RS 857,00

RS 657,00

RS 105.56

UN 45,00

12,50

12,50

12.50

12.50

19.00

REDUCAO PVC P8A, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 65 X 80 MM, PARA RÊDÊ DE AGUA

EXECUÇAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVAOO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
EXECUÇAO OE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVAOO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2D15
EXECUÇÃO OE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVAOO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AFJ2/2015
EXECUÇAO OE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVAOO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/201S
TE OE REDUCAO PVC PBA, BB6, JE DN 75 X 50 / OE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

EXECUçAo OE PASSBO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO CCM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMBviTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO- AF_07/2016
REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/VOLANTE DN 100 PN16

REGISTRO DE GAVETA Cl FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO D VOLANTE DN 100 PN18
REGISTRO DE GAVETA D FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO Cl VOLANTE DN 100 PN16

REGISTRO DE GAVETA a FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/VOLANTE DN1Q0PN16
REGISTRO DE GAVETA D FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/VOLANTE DN100PN18

REGISTRO DE GAVETA C/FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO dVOLANTE DN100PN16

REGISTRO DE GAVETA d FLANGES e CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO dVOLANTE DN 100 PN16

EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75/ DE 65 MM (NBR 1D3S1)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR OE DIMENSÕES 35X35 CM APUCADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06I2014
CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 103S1)
CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 50

ARRASAMENTO MECÂNICO OE ESTACA OE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_C»2D21
VASO samtArio sifonado com caka accplada louça branca - paorAo Médio incluso engate flexível 04 metal
CROMAOO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAo. AF_12I2013
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMNHÃO BASCULANTE 10 M" - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CACAMBA DE 0,80 M' /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE «3), AF_07I202D
FLANÜE AVULSO DN 150 PN10

CAIXA D'Agua em POUETILENO. soo UTROS (inclusos tubos conexões E torneira de BÓIA) ● FORNECIMENTO E
INSTALAçAO. AF_06/2021
impermeabilização DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO

IMPERMEABIUZANTE. Ê = 2 CM, AF_D6/2018

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2.8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L.
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA OE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

4.38 00020327

92393

92393

92393

92393

00011493

Cm'
2.2.2.8

2.3.2.6

2.4.2.8

2.S.2.6

C0,01 %

0,01 %

nV

Cm'

0,01 % Cm*

C0.01 %UN4.43

0,01 %

0.01 %

0,01 S

0,01 %
0,01 %

0,01 %

0.01 %

0,01 %

0,01 %

cRS 863,35

RS SS7.00

RS 857,00

RS 857,00

RS 857,00

RS 857,00

RS 857.00

RS 857,00

RS 844.46

RS 82,77

RS 890,13

RS 600.13

RS 690.13

RS 690,13

RS 690.13

RS 690.13

RS 690,13

RS 85,01

m* 8.40SINAPI3,3.16 94993

CUN 1,00SEINPRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

2.1.3.14

2.2,3,14

2.3.3.14

2.4.3.14

2.5.3.14

2-6J.14

2.7,2.14

B327

IS327

15327

15327

B327

B327

B327

00003075

C1,D0UN

CUN 1,00
CUN 1,00
cUN 1.DD
CUN 1.00
c1.00UN

CUN 8.004.33

98.60% CRS 88,57

RS 168.56

RS 23,43

RS 21.44

RS 644.05 0.01 %9,75 RS 68.72

RS 135,76

RS 18,87

RS 17.27

RS 630.25

tr?SINAPI3.3.38 93369

96,61 %

96,62 %

98.63%

96.65%

CRS 842,90

RS 820,05

RS 793.28

0.01 %

0.01 %

Q.01 %

UN S.ODSINAPI

SEINFRA

SINAPI

2.2.3.12 00001628

13102

95601

CUN 35,00

37,00
4.55

CUN3.1.3.10

0.01 % CRS 782,64RS 782.64UN 1,00SINAPI3.3.4S 86932

CRS 782,14 0.01 % 98.66%RS 8,95

RS 313,03

RS 619,47

RS 11,11

R$368,72

R$760,25

nF 70,40SINAPI2.3.1.2 100^2

0,01 %

0,01 %

98,67%

96,68 %

CRS 777,44

RS 789,25

UN 2,003.1.5.27 13857 SEINFRA

CUN 1.00SINAPI3.3.27 102622

0.01 % 98 68% CRS 64.43 RS 762.8511,84 RS 51.8996562 SINAPI3.3.6

98.70% CRS 742,82 0.01 %RS 24.62 RS 30.82nF 24,102.1.S.7 87547 SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2.8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APUCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_O6/2014

96.71 % CRS 742,82 0.01 %RS 24,82 RS 30.62m* 24,102.2.S.7 87547 SINAPI

MASSA UNICA. PARA recebí W6NTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L.
APUCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C0,01 % 98,72 %RS 742,82RS 24.62 RS 30.82m* 24.102.3.S.7 87547 SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APUCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014

C0,01 % 98,73 %RS 30,82 RS 742,82RS 24.6224.10SINAPI2.4,5.7 87547

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APUCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 1DMM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06«014

C0.01 % 98.74 %RS 24.62 RS 30,82 RS 742,62irF 24,10SINAPI2.5.S.7 67547

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRACO 1 2.8, PREPARO MECÃMCO COM BETONEIRA 400L,
APUCADA MANUALMÊNTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO OETALISCAS. AF_06/2014

C0.01 % 98.75%RS 742,82RS 24.82 RS 30.82rrF 24,10SINAPI2.6.S.7 87547

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO OE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APUCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA OE 1DMM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

98,78% CRS 742,82 0,01 %RS 24,62 RS 30.62nF 24,10SINAPI2.7.3,7 87547
O

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APUCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA OE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014

k, CD98,77 % CRS 30.82 RS 739.68 □ .01 %24.00 RS 24.62bFSINAPIZ1.6.7 87S47

siMASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12 8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APUCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C0.01 % 96,76%RS 739,6824,DO RS 24.62 RS 30.62nFSINAPI2.26.7 67547
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PREFQTURA MUNCIPAL OE BDRITUCUPU ● MA

CHPJ: 01.e^2.53S;XI001-40

OBJETO: IMPLANTACAO DE SISTEMA OE ABASTECCIHEHTO DE AqUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SI MAPI -01/3024 - M.SBC ● 02^024 ● MA.ORSE ● 01/2024 - Serglpc.SBNFRA -027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.6SK {HORA) 69.90S (MÊS) BOI:24.iaV,
CURVA ABC

PESO

PESO(K) ACUMULA

DO{%)

CLASSIFICAÇVALOR UNITC/VALOR UMT

a/BDI
TOTALOESCRIÇAO UNO QUANT. AoITEM coono BANCO BOI

MASSA ÚNCA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRACO 1 2 8, PREPARO MECANICO COM BETONElfiA 400L.
APÜCAOA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA OE 10MM, COM EXECUÇAO OETALISCAS. AF_06«)14

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2.B. PREPARO UECANICÜ COM BETONEIRA 4CXIL,
APUCAOA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA OE 10MM, COM EXECUÇAO OE TALISCAS. AF_08«)14

C0,01 « 90.7S%RS 24 82 RS 30.62 RS 738,88nV 24,00SINAPI2.3.8.7 67547

0,01 % 98 80% CRS 30.82 RS 739,68m* 24.00 RS 24,82SINAPI875472-4,6.7

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2 8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APUCAOA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECl/ÇÂO OE TALISCAS. AF_08ÍM14

CRS 739,68 0,01 % 98,91 %RS 24 82 RS 30.82nV 24.00SINAPI2.S-6.7 87547

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001,
APUCAOA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DÊ PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO OE TALISCAS, AF_08Í2014

CRS 739,68 0,01 % 98.62%RS 24.82 RS 30.8224,00nVSINAPIZ6.6.7 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 12:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APUCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

ARRUEiJV BORRACHA PI FIANOES DN 400 PN10 PI ÁGUA
REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO OE PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 50 MM
(IWCTAIADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E «IXAÇÕES PARA,
PRÉDIOS. AFJCH2015
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 . 66CM

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 -eSCM

TAAf>AO FERRO FUNDIDO aROl/LAR T33 ● 66CM

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 -86CM

TAAffiAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 -68CM

COMPCSICAo PARAMÉTRICA OE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE OE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO. CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E
LÂMPADA). AFJ1/2022
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 6ASCULANTE DE 10 M>. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE VDXKM).

AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO SASCULANTE DE 10 W. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XXM).
AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 0ASCULANTE DE 10 WF, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).
AF_07/2020
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARiAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2O14

TESTE HIDROSTATICO EM REDE OE ÃGUA / ADUTORA
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÃGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI

0 FORNECIMENTO). AF_B0/2O21

CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCÜLAMTE 10 NF - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: »it3). AF_07/2020
CURVA PVCPBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NSR 10351)
CURVA PVC P6A, JE. PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM. PARA REDE AGUA (NBR 10351)
CURVA DE PÉ 00 FF PARA ÃGUA ON 100 PN10
CURVA DE PE 60 FF PARA ÃGUA DN 100 PN10

CURVA DE PE 00 FF PARA ÃGUA ON 100 PN10

CURVA OE PÉ 90 FF PARA ÃGUA DN 100 PN10

CURVA DE PÉ 00 FF PARA ÃGUA ON 100 PN10
CURVA OE PÉ 00 FF PARA ÃGUA ON 10O PN10

CURVA OE PE 90 FF PARA ÃGUA ON 100 PN10
CURVA (OE PE 90 FF PARA ÃGUA DN 100 PN10

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÃGUA DN 100 PN10

CURVA DE PE 00 FF PARA ÃGUA DN 1(» PN10
CURVA DE PE 00 FF PARA ÃGUA DN 100 PN10

CURVA DE PE 00 FF PARA ÃGUA DN 100 PN10

CURVA DE PE 00 FF PARA ÃGUA DN 100 PN10

0,01 % CRS 730.68 98.83%RS 24.82 RS 30.82itV 24,0087547 SINAPI2.7.4.7

0,01 %

0,01 %

98.84%

98.85%

CRS 147,76

RS 26,45

RS 163,48

R$32.84

RS 733.92

RS 731,51

UN 4.003,1.5.24

3.16

16436

63362

SEINFRA

SINAPI
CnV 22,28

CRS 119.05 RS 714.30 0.01 % 96.86%RS 95.87M 8.003.3.24 91793 Própno

0,01 %

0.01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0.01 %

98.87%

98,88%

98,89%

98.60%

98 91 %

98,92 %

CRS 713.02

RS 713.02

RS 713,02

RS 713,02

RS 713,02

RS 713.02

R$713,02

RS 713,02

R$713,02

RS 713,02

R$713,02

RS 713,02

RS 574,10

RS 574.19

RS 574,16

RS 574,16

RS 574.19

RS 574.19

UN 1.00SBC2.1.4.8

2.2.4.B

2.3.4.8

2.4.4.8

2.5.4.S

2.6.4.B

0S9312

059312

059312

056312

056312

059312

CUN 1.00SBC
CUN 1.00SBC
CUN 1,00SBC
c1.00UNSBC
cUN 1,00SBC

0,01 % 66.93% CRS 177,92 RS 711,68RS 143.28UN 4,00104477 SINAPI3.3.26

CRS 3,35 RS 707,52 0,01 % 68.94%R$2.70M3XKM 211,20SINAPI2.5.1.3 63586

0.01 % 96.65% CRS 3,35 RS 707,52RS 2,70M3XKM 211,2063586 SINAPI2.6.1.3

0,01 % 96.86% CRS 3,35 RS 707,52211,20 RS 2,70M3XKMZ7.1.3 635B6 SINAPI

CRS 708,36 0,01 %

0,01 %

0,01 %

96.97%R$4,56

RS 0,48

RS 30,13

RS 5,66

RS 0.59

RS 48.59

124,60

1.191,90

14,00

bVSINAPI2.S.2.3 87879

98,98%

98.98 %

CRS 703,22

RS 680.26

ORSE2.3.3.10 6485

CUNSINAPI2.1.3.26 1D3138

C0,01 %

0.01 %

0,01 %

Q,01 %

0,01 %

0,01 %

0.01 %

0.01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %
0.01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

68,99%RS 11,11

RS 168,56

RS 168.58

RS 685,46

RS 685,48

RS 665,48

RS 685.48

RS 665.48

RS 665,48

RS 665,48

RS 665.48

RS 665.46

RS 665,48

RS 665.48

RS 665.48

RS 685.48

R$676,71

R$074,32

RS 874,32

RS 685,48

RS 665,48

RS 685,43

RS 885,48

RS 665,43

RS 665,48

RS 665,48

RS 665,48

RS 865,48

RS 665.48

RS 665,43

RS 685,48

RS 685,48

RS 8.95

RS 135,70

RS 135,70

RS 535,90

RS 535,60

RS 535,60

RS 535,00

RS 535,90

RS 535,90

RS 535.60

RS 535,90

RS 535,90

RS 535,90

RS 535,90

RS 535,60

RS 535,60

rV 6D.61SINAPI3.1.2.3 100982

C60.00%

99.01 %

09.02 %

99,03 %

69.04%

96,05%

99.06%

66,07%

96,00 %

69,06%

66,06%

90.10%

69,11 %

69,12%

66,13%

4,00UNSINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.1.3.12

2.5.3.12

2.1.3,17

2.2.3.17

2,2.3,21

2.3.3.17

2.3.3.21

2.4,3.17

2.4,3.21

2.5.3.17

2.5.3.21

2.6.3,17

2.6J.21

2.7.2.17

2.7.2.21

00001028

00001628

13478

13476

13476

CUN 4,00
CUN 1,DO
CUN 1.00

C1,00UN

c 3-- 31,00UNI34T0 n
cUN 1,0013476

13476

13476

13476

13478

13476

13476

13476

13476

CDcUN 1.00

Cc1.00UN

C1.00UN

cUN 1,00
cUN 1,00
c nUN 1,00

^ c

fÍ2o
cUN 1.00
cUN 1,00

Kl
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PREFQTURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 0l.E12.525/n0D1-40

OBJETO; IMPLANTACÁO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÁGUA NA ZONA URBANA 00 MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC-020024 ● MA,ORSE - 0112024 ● Sc/ylpc.SElNFRA-02T

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : IIZ.ESX (HORA) E9,90'4 (MÊS) BDI: 24,18'A
CURVA ABC

PESO

PESO(K) ACUMULA

DO (54)

CLASSIFKACVALOR UNIT VALOR UNITC/

9/BDI
TOTALQUANT.DESCRIÇÃO UNO ÀOBANCOITEM COOIQO BDI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PRB»ARO MANUAL AF_06/2014
CURVA PVC PBA, JE, PB, 00 GRAUS, DN 50 / DE 6D MM, PARA REDE AGUA (NBR 103S1)

UMF€ZA MANUAL OE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05«018
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÃGUA, DN 1MMM, JUNTA FLANOEADA (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO), AF_09/2021
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE OE ÂGUA DN1XMM, JUNTA FLANOEADA (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO). AF 06/2021
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANOEADA (NÃO INCLUI

O FORNEC1I«NTO). AF_09/2021
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE OE AGUA, ON 100 MM, JUNTA FLANOEADA (NÃO INCi-UI

O FORNECIMENTO). AF_09/2021
ASSENTAMENTO DE CONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA R EDE OE ÃGUA, ON 100 MM, JUNTA FLANOEADA (NÃO INCLUI

O FORNECIMENTO). AF_06/2021
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE OE AGUA. ON 100 MM. JUNTA FLANOEADA (NÃO INCLUI

O FORNECIMENTO), AF_D6/2021
CARGA, MANOBRA E dÍsCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULCA
(CAÇAMBA DE 0,80 AP/11- HP)E DESCARGA UVRE (UNIDADE: K3). AF_Q7/2020
BANCADA DE GRANITO CINZA POÜDO ● FORK;ECIMENTO E INSTALAÇÃO
JOELHO 60 GRAUS. PVC. SOLOÁVEL, ON 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRATIBROCHAENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÀVEL, ON 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA OE ECHRCAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRAiTIBROCIMENTO FORNECIVENTO E INSTALAÇÃO. AF_06«)16

JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÃVEL. DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA OE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA-TIBROCIVENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06n016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL. DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EOIHCAÇAO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FiaRA,TIBROCHAENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL. ON 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AQUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRAiPIBROCII^NTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, ON 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA DEEDIRCAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRA.FI0ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0a/2O16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, ON 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/J01S

E*«OÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAmICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2 0. PREPARO MANUAL APLICADO MANUAL*«NTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 1DM2, ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO OE
TALISCAS. AF_0e/2O14
CRU2ETA DE REDUÇÃO P8A COM BOLSAS ON 75 » 50
CASO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM-, ANT1-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12«H5
CONTRAP1SO EM ARGAMASSA TRAÇO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL APUCAOO EM ÁREAS MOLHADAS SObRE LAJE,
ADERIDO. ESPESSURA 2CM. AF_0S/2014
TESTE HIOROSTATICO EM REDE DE ÃGUA/ADUTORA

EXECUÇÃO DE PASSEK) (CALÇADA; OU PISO DE CONCRETO CCM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FElTO EM OBRA. ACABALCNTC
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM ARMADO- AF_07/2316

TÉ, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESER\'ATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIME//TO E INSTALAÇÃO. AF_06«)16
TÉ, PVC. SOLOÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA OE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEaMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

TÉ, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA OE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEaMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0e/2D16
TÉ, PVC. SOLOÁVEL. ON 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA OE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2D16
TÉ. PVC. SOLDÃVÉL. ON 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEaMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0e/2O16
TÉ, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO CE AQUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ!6/2D\e

C0,01 % 99.14%R5S,0e

RS 30,43

RS3.26

RS 6.30

R$37,78

RS 4.07

RS 48.50

RS 652.68frf 103,60

17,00

1SS.2S

13,00

SINAPI670783,3.12

0,01 %

0,01 %

0,01 K

99,15%

96.18%

CRS 642,26

RS 835.93

UNSINAPI

SINAPI

4.26 00001645

98524
Cnf2,1.1.1

99,17% CRS 631,67R$36.13UNSINAPI2.2.3,26 103138

69.17% CRS 631,67 0,01 %RS 36,13 RS 48.56UN 13,00103138 SINAPI2,3,3.26

0,01 % 96,10% CRS 48.59 RS 631,67RS 30,13UN 13,00SINAPI2.4.3.26 103138

0,01 % 69.19% CRS 48.56 RS 831,6713,00 RS 39,13UNSINAPI2.5.3.28 103138

CRS 631.87 0,01 H 99.20%RS 39.13 RS48.seUN 13,00SINAPI2,6.3.26 103138

0,01 % 69.21 % CRS 48.58 RS 631.8713,00 RS 38,13UNSINAPI2,7,2.26 103138

0.01 % 96.22% CRS 621,04

R$605.56

RS 0.95 RS 11.11m* 55.60SINAPI2.4.1.2 100082

0,01 %

0,01 %

99.23% CRS 593,69

RS 299.13

RS 478,09UN 1,02SBC3.3.43 190276

C96.23%RS 598.26UN 2.00 RS 240,89SINAPI948862.1.5.11

66.24 % CRS 598,26 001 %RS 240.89 RS 296.13UN 2.00SINAPI2.2.5,11 94686

99,25% CRS 598.26 0.01 %RS 24C.se RS 299.13UN 2.00SINAPI2.3,5.11 94686

0,01 % 99,26% CRS 596.26RS 240.89 RS 296,13UN 200SINAPI2.4.5.11 94686

C0,01 % 69,27%RS 299.13 R$598,26RS 240.89U.N 2.00SINAPI2.5.5.11 94686

Q,01 % 99.27% CRS 598.26RS 240.69 R$299,13U.N 2.00SINAPI2.6.5,11 94666

C0,01 % 99.26%R$299,13 R$598.26RS 240.89UN 2.00SINAPI2.7.3.11 94888

0,01 % 99.26% CRS 52,32 RS 596.44RS 42.14nF 11,40SINAPI3-3-13 87532

CRS 592.20 0.01 % 99.30%RS 26.50 R$32.90

RS 5.12

UN 18.00SEINFRA4.59 I3105

C0.01 % 99,31 %R$591.36115,50 RS 4,13MSINAPI3.3.31 91926

C0.01 % 99.31 %RS 48,31

RS 0.46

RS 83,25

RS 59.99 RS 584.90nV 9,75SINAPI3-3-37 67737

CRS 555.50 0,01 %

0,01 %

99.32%R$0.59

RS 103,37

941.546465 ORSE2.6.3.10

CRS 545.79 99,33%nV 5.28SINAPI2S.2.S 94902

C0.01 % 99.34%RS 265.96 RS 531.92R$214,18UN 2.00SINAPI2.1.5.13 94701

CRS 531,92 0.01 % 99,34%RS 265.962.00 RS 214,18UNSINAPI2.2.5.13 94701

O

96.35% C nRS 531.92 0,01 %RS 214.16 RS 265.96UN 2.00SINAPI2-3.5.13 94701

CRS 531,92 0,01 % 99,36%RS 214.16 RS 265.96UN 2.00SINAPI2.4,5,13 94701

§299.37% C0,01 %RS 265.66 RS 531.92RS 214.18UN 2.x2.5.5,13 94701 SINAPI

0.01 % 99.37% CRS 531.92RS 214.16 RS 265.96

^ ^-0

UN 2.00SINAPI2.6,5.13 94701



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: D1.61ZS2SIX>001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DEÁQUA NAZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURFTICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2924 ● H,SBC-02/2024 ● MA.ORSE ● 0112024 ● Sergipe,SBNFRA-027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,£«X |HORA) S9.90X (MÊS) BOI: 24.iaX
CURVA ABC

PESO

PESO[X| ACUMULA

DO(il)

0.01 K 99.3S S

CLASSIPICACVALOR UMT VALOR UNIT O

8/BDI
TOTALQUANT.DESCRlçAO

TÊ, PVC, SOLOÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RÊSERVAÇÃO CE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QU£ POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRAff=IBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06Í2018
PONTO DE CONSUMO TERI/BNALOE Agua FRIA (SUBRAMAL) COMTUBULAÇÃO DE PVC, ON 2S MM. INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2J14
TESTE mOROSTATICO EM REDE DE ÃGUA / ADUTORA

CURVA PVC P6A. JE. PB, 00 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

CURVA PVC PBA. PB, 90 GRAUS. DN 100/OE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 103S1)

CURVA PVC P8A, JE, PB, 00 GRAUS, DN 100 / OE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 103S1)

CURVA PVC PQA, JE, PB, 00 GRAUS, DN10O/OE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
TRANSPORTECOM CAMINHÃO BASCULANTE OE 10 M*, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).
AF 07/2020

CARGA MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M' - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULlCA

(CAÇAMBA DÊ 0,80 M>/111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE M3). AF_07/202D
CRU2ETA OE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 « 50
HASTE DE ATEHRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
TÉ DE REDUÇÃO PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DEÃGUA (ÍE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FI6RA.-FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

TÉ OE REDUÇÃO PVC, SOLOÁVEL, DN 110 MM X 60 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO OE ÃGUA IDE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRA/FIBROCIIAENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

TÉ OE REDUÇÃO PVC, SOLDÃVEL. ON 110MMX60MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIf/ENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06<2016

TÊ DE REDUÇÃO PVC. SOLDÃVEL, DN 110 MM X 80 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATORKD DE FIBRA.FIBROCII/1ENTO FORNECII^NTO E INSTALAÇÃO. AF_060016
TÊ DE REDUÇÃO PVC, SOLDÃVEL. DN 110 MM X 60 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO OE ÃGUA OE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA-FIBROClr/ENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
TÊ DE REDUÇÃO PVC, SOLDÃVEL. DN 110 MM X 60 MW, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA.-FIBROCIIAENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06«O16
TÊ OE REDUÇÃO PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM X 60 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRA/FIBROCIr«NTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM (ARGURA MENOR QUE 1.S M (ACERTO DO SOLO NATUR.AL). AF_0b/2020

ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃMKOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAfcCNTO COM PREPARO MANUAL AF_12«I21

ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12ra021

ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃIflCOS FURADOS NA VERTICAL OE 8X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2D21

ALVENARIA OE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X30 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA OE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 0X19X30 CM (ESPESSURA 0 CM) E ARGAMASSA OE
ASSENTAVENTO COM PREPARO MANUAL AFJ2/ZJ21
CURVA 22 3(7 P6A COM PONTA E BOLSA DN 75

ASSENTAVENTO DE TUBO OE PVC OEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE OE AGUA, DN 4C» MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIVKNTO). AFJ1/2017
ASSENTAMENTO OECONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DEÃGUA, DN 100 MM. JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO), AF_D0r2O21
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNÍ3IDO PARA REDE OE ÃGUA, DN1TOMM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO). AF_O0/2O21
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE OE ÃGUA. DN 100 MM. JUNTA FLANGEADA (NÃO INClUI
O FORNECIMENTO). AF 00/2021
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÃGUA, ON 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI

O FORNECIMENTO). AF_D0/2O21
ASSENTAMENTO OE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÃGUA, ON 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI

O FORNECII«NTO). Af_D0/2O21

UND AoBANCOITEM CODIOO BDI

CR$ 531,92Ri 214.16 R$265.962.00UNSINAPI2.7.3.13 947D1

0,01 % 99.39% CR$516.36

R$ 513,19

R$ 505,74

R$ 505,74

RS 505,74

RS 505,74

R$501,16

R$ 138.61

RS 0.46

RS 135,76

RS 135.76

RS 135,76

RS 135,76

RS 2,70

RS 172,12

RS 0,59
RS 166.56

RS 166.58

RS 166,56

RS 166,56

RS 3,35

UN 3,00SINAPI3.3.17 699S7

C0,01 %

0,01 %

66.39%

66 40%

99.41 %

69,42%

68.42%

669.62mORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

64652.5.3.10

2.3-3.12

2.4.3.12

2.8.3.12

2,7.2.12

C3,00UN
00001926

00001926

00001928

D0001926

0.01 % CUN 3,00
C0,01 %

0,01 %
3,00UN

CUN 3.00

C0,01 % 99.43%149,60M3XKM
2.4.3,9 63569

CRS 499,35

RS 464.74

RS 477,54

RS 466,86

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0.01 %

99.44%

86.44%

69,45%

96,46 %

RS 8.55

RS 43.39

RS 128.19

RS 166.76

RS 11,11nP 45,00SINAPI1009622.2.1.2

CRS 53.66

RS 156,18

RS 234,43

UN 6.00SEINFRA

SINAPI

4,57 13106

66966
CUN 3.00

3.1.7.5

CUN 2.00SINAPI947022.1.5.14

0,01 % 60.46 % CR$234,43 RS 469.86RS 169.79UN 2,00SINAPI2.2.5.14 947D2

C0,01 % 99.47%RS 234,43 RS 468.66RS 198,79UN 2,00SINAPI2-3.5.14 94702

0,01 % 99.47% CRS 234,43 RS 468.96RS 166.76UN 2.00SINAPI2.4.5.14 94702

69.48% CRS 466,66 0,01 %RS 166,79 RS 234,43UN 2.009i7ü2 SINAPI2-5.5.14

0,01 % 99.49% CRS 468.86RS 189,79 R$234,432.00UNSINAPI2.6.5,14 94702

C0.01 % 99.49%

99.50%

RS 234.43 RS 468,86

RS 453.90

RS 166.79UN 2.00SINAPI2.7.3.14 947D2

C001 %RS 9.12rti* 55,90 RS 6.54SINAPI2.7.2.4 101816

C0,01 % 96.51 %RS 74,55 RS 446.20RS 60.04nV 6.03SINAPI2.1.S.5 103323

96.51 % CR$449 20 0.01 %RS 74.55RS 60.04nV 6.03SINAPI2.2.S.5 103323

99.52% CRS 74,55 RS 449,20 0.01 %RS 60,046,03ni*SINAPI2.3.S.S 103323

CRS 449,20 0.01 % 99.52%R$74.556.03 RS 60,04nFSINAPI2,4.5.5 103323

99.53% CRS 449,20 0.01 %RS 60,04 R$74.55rrf 6,03SINAPI2.S.S.S 103323

C0,01 % 96.54%RS 74,55 RS 440,20R$60.046.03SINAPI2.8.5.5 103323

C0,01 %

0,01 %

0,01 %

69.54%R$74,55

RS 221,94

R$ 22.60

RS 440.20

RS 443.98

RS 440.70

RS 60,04

RS 176,73

RS 16.20

m* 6,03SINAPI2.7,a,S 103323

C66.55 %UN 2.00
13108 SEINFRA4.29

99.58% C16.50MSINAPI4.13 97132

C0,01 % 99.56 %RS 48.50 RS 437,31RS 36.13UN 6.00SINAPI2.1.8.12 103138
= ■«O
cr

c96.57%RS 46,56 RS 437,31 0,01 %RS 39,13UN 8,00SINAPI2.2.8.12 103138
CD

c0,01 % 09.57%RS 46.56 RS 437,31R$36.13UN 9.00SINAPI2.3,8.12 10313S

C0,01 % 99.56%R$46.59 RS 437,31RS 39.13UN 9.00.SINAPI2.4.8,12 103138

CQ,01 % 99.56 %RS 48.56 RS 437.31RS 39.13UN 9.00SINAPI2.5.6.12 103138

C
V

o

«4
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PfiEFBTURA MUNCIPAL D€ BURrTUCUPU ● MA

CNPJ: 01.G12.S25fy0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DEÁOUAMAZOMA URBANA OOMUNIClPlO OE 8URITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SI MAPI ● 01Í2024 - M,SBC ● 020024 - MA,ORSE-0112024 - Se rgIpí.SBNFRA-02T
ENCAROOS SOCIAIS MÃO DESONERADOS : 112.a% (HORA) 69,90‘A (MÊS) BDI: Z4,18'4

CURVA ABC

PESO

PESO(S) ACUMULA

DO (H)

Q.01% Sg,5SK

CLASSIPICAÇVALOR UNITCÍVALOR UNIT

S/BDI
TOTALUNO OUANT.DESCRIÇÃO

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DEÁOUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEAOA (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO). AF 09/2021
ASSENTAMENTO OECONEXÃO COM 1 ACESSO. FERRO FUNDIDO PARA REDE OE ÁGUA. DN 100 MM, JUNTA FLANGEAOA (NÃO INCLU
O FORNECIMENTO). AF 09/2021

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AFJ2/2D1S
UMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_06«01«
UMPE2A MANUAL DE VeSETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05raH9
UMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
CURVA 22 3a PBA COM PONTA E BOLSA DN 100

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALAS. AF_03/201B
ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALAS, AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALAS. AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
REOUCAO PVC PBA, JE, PS, DN 100 X 75/ DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2D16
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_1tV20ia
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M", EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).
AF 07/2020

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 VW
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10(2015
LAVATORK) LOUÇA BR/WJCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM
PVC. VALVULA E ENGATE FLEXiVa. 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMAOA DE MESA. PADRÃO POPULAR ● FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO- AF_12/2013
TESTE HIDRCSTATICO EM REDE DE ÃGUA / AOt/TORA
CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN SO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 tf - CARGA COM ESCAVADEIRA HIORAULICA
(CACAMBA DEO.aOVP/111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
EXECUÇÃO OE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK s 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO OE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO OE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PILARES,VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO oe ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIQAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRL/TURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIQAS £ LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100/ DE llOoifr
ADAPTADOR. PVC PBA. A BOLSA DEFOFO JE DN 100/ DE llOmr

ADAPTADOR, PVC PBA. A BOLSA DEFOFO JE DN 100/ OE HOnvp

ADAPTADOR, PVC PBA. A BOLSA DEFOFO JE DN 100/ DE llOmrr
ADAPTADOR, PVC PBA. A BOLSA DEFOFO JE DN 100/OE llOmir

ADAPTADOR. PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE ON 100 / DE llOmir
CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 1M

TE DE REDUCAO PVC PBA, BBB. JE DN 10O X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 103S1)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M", EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. M3XKM).
AF 07/2020

APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_D6/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_0e/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS- AF_06/2014
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 8/VSCULANTE DE 10 M*. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).
AF_07/2020
ESCAVAÇÁO MANUAL OE VALAS. AF_03/2018

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_O3/2016

AoBANCO BOIITEM CODK30

CR$ 437,31RS 48.59g.DO RS 39.13UN
SINAPI1031362.8.6.12

CRS 437,31

RS 433,43

RS 429,79

RS 429.79

RS 429.79

RS 429,77

RS 415.16

RS 415.16

RS 415,16

RS 415,16

RS 415,18

RS 415.16

RS 415,16

RS 412,56

RS 393,24

RS 368.50

0.01 % 99.60 KRS 39.13

RS 55.85

RS 3,28

RS 3.26

RS 3.28

RS 348,09

R$ 89.16

RS 89,16

RS 89.16

RS 69,16

R$ 89.16

RS 89.16

RS 89.16

RS 27,69

RS 69.16

RS 5.60

RS 2,70

RS 48.59

RS 69.35

RS 4,07

RS 4.07

RS 4,07

RS 429,77

RS 110,71

RS 110,71

RS 110,71

RS 110,71
RS 110,71

RS 110,71

RS 110,71

RS 34.38

RS 110,71

RS 8.95

RS 3,35

9.00UN
SINAPI2.7.4.12 103138

C0.01 H

0.01 %

0.01 %

0.01 «

0 01 %

0,01 %

0.01 St

0.01 «

0,01 St

0,01 St

0,01 st

0.01 st

0,01 st

0,01 st

0,01 %

99.60 st6.25rrJ
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.1.2.6

2.5.1.1

2.6.1.1

2,7,1.1

92393

96524

98524

98524

13109

93358

93358

93358

93356

93356

93358

93358

00011323

933EB

99063

99 61 St Crrf 105.80

105.60

105.60

C99,61 St

99,62 St

99,63 K

99.63 St

99,64 St

99.84 St

99.85 St

99.65 St

99,66 St

99,87 St

99.67 %

99,66 St

99,66 St

m*

Cm*

CUN 1,00
4,30

C3,75
2.1.6.1

2.2.6.1

2.3.8.1

C3,75
C3,75m*

C3,75nJ
2.4.6.1

C3,75
2.5.6.1

2.8.6.1

2-7.4.1

C3.75

C3,75nV

CUN 12,004.37
C3.55m*

3.3.2

2,7.2,2
C55.90M

CRS 379,22 0,01 St 99.69 St113,20M3XKM
SINAPI935S92.3.3,9

0.01 St CRS 377,64 99.69 StRS 76.03 RS 94.41M 4,00
91792 ProfKio3.3.25

99,70 St CRS 365,82 0.00%RS 294,59 RS 365.821.00UN
SINAPI3.3.44 66942

0.00 St

0,00 St

0,00 St

0.00%

0,00%

0,00%

0.00%

0,00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0,00%

Q.00%

0.00%

o,x%

o.w%

99,70%

99.71 St

cRS 0,59

RS 116,51

RS 351,06

RS 349.53

RS 0,48

RS 93.83

595,02fti
ORSE

SEINFRA

2.1.3.10 6465

13110
CUN 3.DO

4,31

99,71 % CRS 347,1331,25 R$6.95

RS 2.160,08

RS 2.160.08

RS 2.160,08

RS 2.180,08

RS 2.160,08

RS 2.163,08

RS 2.160,08

RS 65,07

RS 65.07

RS 65.07

RS 65,07

RS 65,07

RS 65,07

RS 88,71

RS 63.65

RS 11.11ni>
SINAPI10D9S22,1,1,2

99.72%

99,72%

CRS 335,29

RS 335,29

RS 335.29

R$335,29

RS 335,29

RS 335,29

RS 335,29

RS 323,20

RS 323,20

RS 323,20

RS 323,20

RS 323,20

RS 323,20

RS 323,01

RS 316,16

RS 2.682.38

RS Z6S2,3S

RS 2.682.36

RS 2.682.38

RS 2.682.38

RS 2.662.38

RS Z6S2,38

RS 60.80

RS 80.80

RS 80.80

RS 80.60

RS 80.60

RS 80 80

R$107,67

RS 79,04

0,13nV
PlÓpílO

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio
Propr©

Próprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

2.1.6,4

2,2.8,4

2.3.6.4

2.4,6.4

2.S.6.4

2.6.6.4

2,7,4.4

2.1.4.4

2.2.4.4

2.3.4.4

2.4,4.4

2.S.4.4

2.6.4.4

104468

104488

104488

104488

104488

104488

104488

00000047

00000047

00000047

00000047

00000047

D00CO047

13104

0CO11379

C0,13nf

C99.73%0,13m*

C90,73%

99.74%
90.74%

99.74%

99.75%

0,13
Cm* 0.13
Cm* 0,13

Cnp 0,13
C4.00UN

C99,75%UN 4,00

99.76%

99.76%

99,77%

99,77%

99,78%

99.78%

C4,00UN

CUN 4.00

C4.00UN

CUN 4.00

C3.00UN
4.54

C4.00UN
4.42

0,00% 09.76%

99,79%

99,79%

99,80%

96.60 %

99.80 %

99.81 %

99.81 %

99.81 %

CRS 3.35 RS 304.13

RS 290,91

RS 290,91

RS 290.91

RS 2,70

RS 14,46

RS 14.46

RS 14.46

M3XKM 60.80

16,16

18.18

16,18

SINAPI635692.6.3.6

0,00%

0.00%

0.00%

CRS 17.68

RS 17,98

RS 17.98

RS 3,35

RS 110.71

RS 110,71

RS 110,71

RS 110,71

m'
SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.3.8.1

2.6.8.1

2.7.5.1

66489

88469

68469

Cni” ' O
nc

c0,00%RS 277,04

RS 261.55

RS 261.55

RS 261,55

RS 281,55

RS 2.70M3XKM 62.70
SINAPI2.S.3.B 93589

C0.00%

0.00%

0,00%

0,00%

RS 69.16

RS 66.16

RS 69.16

RS 69.18

tr? 2.36SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.1.5.1

2.2.5.1

2,3.5,1

2.4.S.1

93358

93358

933SS

93358

Ctry 2.36

CnV 2.36
C2,36rrF

T)

c
NJ

O
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PR^arURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.52Sy/DOOMO

OBJETO: IMPLANTAcAO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO OE BURDICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 ● M,SBC . 02/2024 - MA.ORSE ● 0112024 - Serglpt.SBNFRA-027

ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69.90% (MÊS) BDh 24,19%
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA

DO(%)
0.00% 99.62%

CLASSiFICACVALOR UWT C/VALOR UMT

S/BDI
TOTALOESCRIÇAO UNO OUANT. AoBANCOITEM CODIOO BDI

CRS 261.53

RS 261.53

RS 261.55

RS 237,33

RS 110,71

RS 110.71

RS 110.71

RS 6,10

2.36 RS 69.16m*ESCAVAçAO manual de valas. AF_03/2018
ESCAVACAO manual IDE VALAS. AF_03/2019
ESCAVAÇAO manual de valas. AF_03/2016
ELETROOUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN25 MM (3/4T, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO. AFJ2«015
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M’● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAUÜCA
(CAÇAMBA OE 0,80 M-/111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE. M3). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CANSNHAo BASCULANTE 10 M» - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAuLICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M-M11 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAMNHAO BASCULANTE 10 M» - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAÇAMBA DE 0.80 AP/111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
ASSENTAMENTO DETU6G OE PVC PSA PARA REDEDE AqUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA. INSTALADO EM LOCAL COM
NÍVEL ALTO DE linERFERÉNCIAS (NÁC INCLU FORNECIMENTO), AF_11/2017

TE, PVC P6A, 6B3, 90 GRAUS. DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
MASTR O 1 14 PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO- AF_12/2017
TESTE HIOROSTATICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

ASSENTAMENTO DE CONEXAO COM 1 ACESSO. FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1(»MM, JUNTA FLANOEAOA (NAOINClUI
O FORNECIMENTO). AF_09/2021
CRUZETAOEREOUÇAo PBA COM bolsas DN 100*75
TRANSPORTE COMCAMINHAo BASCULANTE OE 10 Uf. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).
AF_07/2020
CAPTOR TIPO FRANKUN PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AFJ2/2017

PONTO DE ESGOTO COM TUBO OE PVC RÍGIDO SOLDAVEL OE C 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONAtmS, ETC,..)
CURVA PVC PBA, JE, PB, 93 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

CARGA. MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAMNHAO BASCULANTE 10 M" - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAÇAMBA OE 0,80 M*/111 HP) Ê DESCARGA UVRE (UNIDADE M3). AF^OTTOZO
ARRUElA BORRACHA P/FLANGÊSDN 150 PMOP/água

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM(41
TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')
TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 10OMM(4T

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM(41
TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 10OMM{4T

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM(41
TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM(41

SINAPI

SINAPI

SINAPI

93356

93358

93358

2,5.5,1

2.6.S.1

2,7.3,1

C0.00% 99.82%RS 69.18irí* 2.38
C0,00% 99.82%RS 69,162.36itP

0.00% 69,63 S CRS 6,53M 29,30SINAPI3,3,33 91644

C0,00% 69.63%RS 11,11 RS 234,64RS 6,95m- 21,12SINAPI2.S.1.2 100982

C0,00% 99,63%RS 11,11 RS 234,64RS 6,95rrr* 21,12SINAPI2.6.1Ú! 100982

CRS 234.64 0,00% 99.84%RS 6,95 RS 11,1121,12m'SINAPI2.7.1.2 1D0982

000%

0,00%

0.00%

0.00%

99.64% CRS 222,48

RS 222,20

RS 219.81

RS 214,81

RS 3,21

RS 44.74

RS 177,01

RS 0,46

RS 39.13

RS 51.95

R$2,70

RS 146.18

RS 72,42

RS 71,85

RS 6,95

RS 3,96

RS 55.55

RS 219,81

RS 0,59

RS 48,59

RS 64.51

● RS 3.35

RS 184.00

RS 89.93

RS 89.22

55,90MSINAPI2.7.2.S 97123

C99,84%

99,85%

99,85 %

99.85%

99,85%

4.00UNSINAPI

SINAPI

ORSE

4.40 00007068

96968
CUN 1.00

3-1.7.3

2.2,3,10
C363,75fn

6465

C0,00%RS 194.36UN 4.0DSINAPI3.1,5,26 103138

CRS 193,53

RS 169.61

Q.00%3.00UNSEINFRA4.SS 18026

C0.00% 60.86%M3XKM 58.60SINAPIZ1.3.9 03St«

C0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

99.86%

99.66%

99.66%

RS 184,00

RS 179,86

RS 178,44

UN 1,00SINAR

ORSE

SINAPI

3.1.7.1

3.3.22

96969
C2,00un

1679
C2.00UN

4.27 00001924

C90.87%RS 11,11 RS 166.20

RS 165.92

RS 185,23

RS 165.23

RS 165.23

RS 185,2.!

RS 185,23

RS 165.23

RS 165,23

14.96rrV
SINAPI2.4S.8 100eS2

0.00%

0,00%

0.00%

0,00%

0,00%

0.00%

0.00%

0,00%

99,87%

99,87 %

99.87%

CRS 41.48

RS 165,23

RS 165.23

RS 185,23

RS 185,23

RS 165.23

RS 165,23

RS 165,23

4.00 RS 33.41

RS 133.06

RS 133,06

RS 133,06

RS 132,06

RS 133,06

RS 133.06

RS 132,06

UNSEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

16429

11929

11929

11929

11929

11929

11929

11929

3,1.5,23

2,1.3,15

2.2,3,15

2.3,3.15

2.4.3.15

2.S.3.1S

2.6.3.15

2.7.2,15

CUN 1.00
c1,00UN

C99,88%UN 1,00
C99,88 %1,00UN

C69.88 %

99.88%

99.88%

UN 1.00
CUN 1,00
c1,00UN

CT 3
n

Si?
n

"c

SC
NJ

o
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PREF8TURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.E12.S2S/n001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DÊ SISTEMA DE ABASTÊCCIMENTO DE ÃOUA MA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OE SURniCUPUJilA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SIMAPI-01/2024-M.SBC-02^024-MA,ORS E-01/202*-S*ro‘pe.SElMFRA-027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : I12.ESK (HORA) 69,S0K (MÉS) BDk 24.1SS
CURVA ABC

PESO
CLASSIFKAÇVALOR UMT VALOR UUT C/

91 BDI
PESO(H) ACUMULA

DO(\)

oe.s9%

oe.ss%

TOTALUND QUANT.DESCRIçAO AoITEM CÓOiOO BANCO BDI

0.00 «

0.00 «

cRS 182.12

RS 160.98

RS 43,52

RS 126.62

RS 5.06

RS 54.04

RS 160.96

RS 6.30

UN 3,00ADAPTADOR, PVC PBA. PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 95 MM

BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 M PARA SPDA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12ra)17
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDR0RO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PR^ARO MANUAL AF 06^014

CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTERNAS, OOM COLHER DE PEDRQRO. ARGAMASSA TRAÇO

1.3 COM PREPARO MANUAL AF_06«)14
CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEORaRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

CHAPISCO APÜCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER OE PEDRElfiO, ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO MANUAL AF_09/2014

CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3COM PREPARO MANUAL AF 09/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER OE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO

1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014
CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P*T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/201S

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMSNTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06OT16
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DÊ EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2D16

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO OE ÁGUA OE EDIRCAçAO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRAfflBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06«016
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA OE EDIRCAÇÁO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROOMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO OE ÃGUA DE SJIRCAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2O16
TUBO. PVC. SOLDÁVEL, DN 110 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA OE EDIRCAÇÁO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMSNTO FORNEOMENTO E INSTALAÇAo. AF_06C2Q16
TUBO. PVC. SOLDÁVEL, DN 110 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO OEÁGUA OE EDIRCAÇÁO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_06«)16
PONTO OE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE O 50 MM (PIAS OE COZINHA, MAQUINAS DE LAVAR, ETC...;

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P*T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO £
INSTALAÇÁO. AF_12/2015
ADAPTADOR. PVC PBA. PONTA/ROSCA. JE. DH 50' OE 60 MM
PONTO OE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE K 100 MM (VASO SANITÁRIO)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMNHÁO BASCULANTE 10 M- - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA OE0,a0W/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07>2020
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÀOS;. AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ACRIlICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METALICAS (EXCETO PERFL)

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS:. AF_O1/202O
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METALICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS;. AF_01/2020
CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 75

TRANSPORTE COMCAMINHÃO BASCULANTE DE 10 W, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).

AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 tf ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M-ZIII HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE OE 10 M», EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
PAPELSRA DE PAREDE EM METAL CROMAOO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÁO. AFJO/2016
SA60NETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMAOO, INCLUSO RXAÇÃO. AF_01/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 W - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DÊ 0,60 M’/111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE: H3). AF_07/2020
ADAPTADOR, PVC PBA. A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / OE 1 lOmm

SINA PI

StNAPI

4.23 00000343

96967
C1.00UN

3.1.7.2

C0,00 H 96.69%R$ 151.20itV 24,00SINAPI2.1.6.6 87676

96.69% CRS 151,20 0,00%RS 5,06 RS 6,3024,00fn*SINAPI876762.2.6.6

0,00% 99.90% CRS 6,30 RS 151,20RS 5,3624.00m‘SINAPI2.3.6.6 B7878

CRS 151.20 0.00% 99.90%RS 6.3024,00 RS 5.06SINAPI676762.4.6.6

0.00% 99.90% CRS 151,20RS 5,05 RS 8.30ni* 24.00SINAPI2.S.6.6 87676

0,00% 99.90% CRS 151,20RS 5.08 RS 6,30nf 24.00SINAPI678762.6.e.6

0,00% 99.90% ÇRS 6.30 RS 151,20RS 5,96nF 24,00SINAPI2.7.4.8 67876

69.61 S CRS 148.36 0,00%RS 36.63 RS 49.46UN 3,00SINAPI3,3.35 91907

0.00% 96.91 % CRS 141,14RS 113,66 RS 141,14M 1,00SINAPI2.1.5.9 946E5

CRS 141,14 0.00% 06.61 %RS 141,14RS 113.66U 1.00.SINAPI2.2.S.6 946SS

0.00% 99.91 % CRS 141,14RS 113.66 RS 141,141,00MSINAPI2.3.S.9 946SS

0.00% 99.91 % CRS 141,14 RS 141.14RS 113,66M 1,00SINAPI2.4.S.9 94655

C0.00% 99.62%RS 141,14 RS 141.14RS 113.66M 1,00SINAPI94K)52.5.S.9

0.00% 69.92% 0RS 141,14 RS 141.14RS 113,66M 1.00SINAPI2.6.S.9 946S5

C0.00% 99.92%RS 141.14 RS 141.14

RS 136.28

RS 113.66

RS 112,16

M 1.00SINAPI2-7.3-9 946E5

99.92% Co.n%RS 139,281,00U4ORSE3.3.21 1673

0.00% 99.92% CRS 134.36RS 54.10 RS 67.16UN 2.00SINAPI3.3.36 92023

CRS 126,00

RS 127,57

RS 125,76

0,00%

0.00%

99.92%

99.93%
RS 16,00

RS 127,57

RS 12.66

RS 102,73

RS 6,95

UN 8.D0SINAPI

ORSE

4.22 00000052
C1.00P<3.3.20 1683

00,00% 99.93%RS 11,11rrC 11,32SINAPI2-3.3.8 100962

C0.00% 99,93 %RS 36.35 RS 122,72RS 30.663,20SINAPI2.2.7.1 100754

69,93 % CRS 122,72 0,00%R$36,353,20 RS 30,86fiFSINAPI2-4.7.1 100754

0,00%

0,00%

0,00%

99.93%

69.93 %

CRS 122,72RS 30.89

RS 47,31

RS 38,35

RS 58,74

3.20SINAPI2.5.7.1 100754

CRS 117,48

RS 115,91

UN 2.00SEINFRA4.56 13103

C96.94 %RS 3,35RS 2,70M3XKM 34.60SINAPI935692.2.3.9

66.64% CRS 100.87 0,00%R$ 11,11rrr' 9.08 RS 6.95SINAPI2.6.3.8 100962
C 3

Ocr
c0,00% 99.64 %RS 3,35

RS 97.66

RS 95.54

RS 69.1E nRS 2,70

R5 78,85

RS 76.64

M3XKM 26.60SINAPIB3E693.3,6

cx. OTC0.00%

0.00%

99,64 %RS 97,68

RS 95,54

RS 91.87

RS eo.ac

UN 1,0065544

9S54S

SINAPI

SINAPI

3.3.41

3.3.42
99,94 % CUN 1,00

C0,00% 96,94%

66.94%

RS 8.95

RS 65.07

R$ 11.11nf 6,27 s:SINAPI2.S.3.8 100982

c0.00%RS 80,60UN 1,00SINAPI2,1,3,11 OD000347

■a

INJ

c



))

PREFBTURA MUNCIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.E12.525Jn001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÃGUA MA 20HA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURmCUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2D24 ● MA,ORSE - 0112024 ●StrgIpt.SEINFRA - DZ7

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68‘,t (HORA) 6S,90S (MêS) 8DI: 24,18%
CURVA ABC

PESO
CLASSIPICAÇVALOR UMT

SJBDI

VALOR UNITC;
PESO(%) ACUMULA

DO (%)
9B,B5H

99.05%

99,95%

99,95%

99.95%

99.95%

99.95%

99 95%

99.95%

99,95%

90,98%

99.96%

90.96%

TOTALUND QUANT.DESCRIÇÃO AoBANCOITEM CÓDIOO 801

CRS 60.80

RS 60.60

RS 80.80

RS 80.80

RS 60.60

RS 80.60

RS 77.56

RS 77,56

RS 77,56

RS 77,56

RS 77,56

RS 77,56

RS 77,56

RS 77,56

RS 77,56

RS 77,58

RS 77,56

RS 77,58

RS 77,58

RS 77,56

RS 75,82

0.00%

0.00%

0,00%

0,00%

Q.00%

0,00%

0.00%

0,00%

0,00%

0.00%

0.00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0.00%

0,00%

0,00%

o.x%

0.00%

RS 85,07

RS 85,07

RS 65,07

RS 65.07

RS 85.07

RS 65,07

RS 26.45

RS 26,45

RS 26,45

RS 26,45

RS 26.45

RS 26,45

RS 26.45

RS 26.45

RS 26.45

RS 26.45

RS 26.45

RS 26.45

RS 26.45

RS 26,45

RS 5.06

RS 80.60

RS 80.60

RS 80.60

RS 60,60

RS 60,60

RS 60.60

RS 32.64

RS 32,64

RS 32.84

R$32.84

RS 32.84

RS 32.84

RS 32,64

RS 32,84

RS 32.64

RS 32.84

R$32,84

RS 32,64

RS 32.64

RS 32.64

1,00UNADAPTADOR, PVC P0A, A SOLSA DEFOFO JE ON 100/ OE llOmm
ADAPTADOR. PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE ON 100 í DE llOmm

ADAPTADOR, PVC P8A, A BOLSA DEFOFO JE DN 100' DE HOrncn

ADAPTADOR, PVC P6A, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 f DE llOmm

ADAPTADOR, PVC OTA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 í DE 110mn-,

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100/ OE llOnwr

REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTAOOR OE SOLOS OE PERCUSSÃO. AF_06«I23
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAOOR OE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08raJ23
REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTAOOR OE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_06/2023
REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTAOOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO. AF_06/2023
REATERRO MANUAL 06 VALAS, COM COMPACTAOOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO. AF_0B/2O23
REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTAOOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO, AF_06/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTAOOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO. AF_08«I23
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08ra323
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO- AF_08/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTAOOR OE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_06/2023
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEOR0RO. ARGAMASSA TRAÇO

13 COM PREPARO MANUAU AF_06/2014
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER OE PEDR0RO. ARGAMASSA TRAÇO

1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEORBRO. ARGAMASSATRAÇO
13 COM PRB>ARO MANUAL AF_06/2014

CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PcORaRO. ARGAMASSA TRAÇO
1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER OE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER OE PEOR0RO. ARGAMASSA TRAÇO

1.3 COM PREPARO MANUAL AF_08/J014
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDR0RO. ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014
CAIXA RETANGULAR 4" X T MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M> ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA OE 0,80 M*/111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1*

NIPLÊ DUPLO GALVANIZADO 1“

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1"

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1"

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1~

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1-

CAIXA SIFONADA, PVC, ON 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL OE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
KIT OE REGISTRO DE QAVCTA BRUTO OE LATÃO W. INCLUSVE CONEXÕES. ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL OE ÃGUA FRIA ●

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014
CAP, PVC PBA, JE, ON 50 / DE 60 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 10351)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_D3/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03(2016

ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALAS. AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALAS. AF_03/2016
BUCHA OE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÃVEL, ON 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÃGUA - FORNECI»«NTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAM

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

00000347

00000347

00000347

00000347

0000(3347

00000347

93382

93362

93382

93362

93382

93382

93382

93382

93362

93362

93362

93362

93362

933A2

2,2.3.11

2.3.3.11

2.4.3.11

2.5.3.11

2.6.3.11

2-7.2.11

2-1.5.3

2.1.6.3

2.2.5.3

2.2.6.3

2.3.5.3

2.3.6.3

2.4,S,3

2.4.e.3

2.5.5.3

2.5.6.3

2.6.S.3

2.6.6.3

2.7.3.3

2.7.4.3

CUN 1.00
C1,00UN

cUN 1,00
cUN 1,00
c1.00UN

Cní 2.36
Cm' 2,36
C2,36m*

Cm* 2,36
Crr? 2.36
C2.36nV

C2.36nr*

C99.96%2.36fr?

C99,96%

99.96%

ní 2,36
Ctii" 2.36
C99.96%2.36irT

C99.96%2.36ny

c2,36
C98.97%

88.97 %

2.36

C0.00%RS 6,3012,05rtySINAPI2.1.5.6 87876

99.87% CRS 75,92 0,00%RS 5.06 RS 6.30/rf 12,052.2.S.6 87878 SINAPI

0,00% 99,97% CRS 75,82RS 5.06 RS 6,3012.05i»ySINAPI2.3.S.e 87876

0,00% 99.97% CRS 75,9212,05 RS 5.06 RS 6.30nySINAPI2.4.5.6 87878

0,00% 99.97% CRS 75,92RS 5.06 RS 6.30HÁ 12,05SINAPI2.S.5.6 87B78

C0.00% 99.97%R$6.30 RS 75,92RS 5,06m* 12.05SINAPI2.6.S.6 87678

C0,00% 99.97%RS 6,30 RS 75,9212,05 R$5,08nySINAPI2.7,3.6 87876

CRS 66,72 0.00% 99.97%RS 17,91 RS 22,243.00UNSINAPI3.3.30 92668

99.97% CRS 62,66

RS 61,08

RS 61,08

RS 61.08

RS 61,08

RS 61.08

RS 61,08

0.00%RS 6.95 R$11,11

RS 30.54

RS 30.54

RS 30.54

RS 30.54

RS 30 54

RS 30.54

RS 60.76

5.66ny100982 SINAPI2.1.3,8

99.88%

89.98%

99.98%

98.96%

99.98%

99.98%

99.98%

C0 00%

0.00%

0,00%

0.00%

0 00%

0.00%

RS 24.60

RS 24.60

RS 24.60

RS 24.60

RS 24.60

RS 24.60

UN 2.00SBC2.1.4.6

2.2.4.6

2-3.4.6

2-4.4.6

2-5.4.6

2.6.4.6

052252

0522S2

052282

052282

052252

052282

C2.00UNSBC
CUN 2,00SBC
CZOOUNSBC
CUN ZOOSBC
CZOOUNSBC

c0.00%RS 80,761,00 RS 48.93UNSINAPI3.3.26 69707

C C
D

99 98%RS SS.02

RS 40,74

RS 42,51

RS 42,51
RS 42,51

RS 42,51

RS 42,51

RS 42,51

RS 36.68

0.00%

0,00%

0,00%

0.00%

0.00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RS 55.021,00 RS 44,31

RS 6,66

RS 69,16

RS 69.16

RS 69.16

RS 88.16

RS 89.16

RS 69.16

UNSINAPI899723.3.19

C99.96%R$8.29

RS 110,71

RS 110,71

RS 110.71

R$110,71

RS 110,71

RS 110,71

RS 19,44

UN 6.00SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

4.25 00001206

83356

93356

933EB

93356

93356

93356

DDC98.96%m* 0,362.1,4.1

2.2.4.1

2,3.4.1

2.4.4.1

2,5.4,1

2.6.4.1

C99,96%ny 0 38

C99.96%nJ 0.38

99.98%

99.98 %

99.99%

Cny 0.36
Ctiy 0.36
ci>y 0.38

c99.99%RS 15,66UN 2.00SINAPI2.1.5.15 103^
TJ

SC
\i

c
Kl

A
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PREF0TURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612J2S//Q001-40

OBJETO: IMPLANTACAO OE SISTEMA OE ABASTECCIUENTO OE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURDCUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SIHAPI - 010024 ● M.S6C - 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 ● St rgIpe.SEINFRA -027

ENCARGOS SOCUIS NÁO DESONERADOS : 112.68V {HORA) 69,S0% (MÊS] BOI: 24,18%
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA

&0{%)

0.00% 00.90 %

CLASSIFICACVALOR UMT VALOR UMTC/

S/BDI
TOTALDESCRIÇAO UNO OUANT.CÓDIOO AoITEM BANCO 8DI

BUCHA OE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVB., DN 80 X 2S MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÃGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
BUCHA OE REDUÇÃO. LOM3A, PVC, SOLDÁVEL, ON 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA OE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06Í2022
BUCHA OE REDUÇÃO. LONGA, PVC. SOLOÁVEL, DN 80 X 25 MM INSTALAI» EM PRUMADA DE AQUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06«022
BUCHA 06 REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, ON 80 X 25 MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA . FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLOAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA OE ÃGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLOÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO 04 PRUMADA 06 ÃGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06CT22
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO. AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMNHÃO BASCULANTE 10 M= - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULtCA
(CAÇAMBA OEO,ao M-nil HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE M3), AF_07/202D
TRANSFXDRTECOMCAWNHÃO BASCULANTE DE 10 LP, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).

AF_07/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_06/2023
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE OE ÁGUA / ADUTORA

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4', PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
COLAR OE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, OE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÃGUA, AF_06/2022
COUR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÃGUA. AF_06«I22
COLAR OE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL OE ÁGUA. AF_06/2022
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, OE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA UtGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, AF_06/2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M» - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÃULICA
(CAÇAMBA DÊ 0,60 M'/11l HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
PREPARO OE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF 06/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLC NATURAL),

AF_06/2020

PREPARO DE FUNDO OE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLC NATURAL).

AF_06/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2.5 M (ACERTO DO SOLC NATURAL).

AF 06/2020

PREPARO OE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLC NATURAL).

AF_06/2020
PREPARO OE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M E MENOR OUE 2,5 M (ACERTO DO SOLC NATURAL).

AF_06/2020
PREPARO OE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLC NATURAL).

AF_08/2020

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, ON 2SMM, INSTALADO EM RAMAL OE DISTRIBUIÇÃO OE ÃGUA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OE ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06OT22
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, ON 2SMM. INSTALADO EM RAMAL 06 DISTRIBUIÇÃO OE ÃGUA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLOÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLOÁVEL, DN 2SMM, INSTALADO EM RAMAL OE DISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA. FORNECIMENTO EI14STALAÇÃO.
AF 06AM22

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL PE DISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022
.oilHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_060022
DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5 BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AQUA FRIA

CR$ 19.44 R$ 36,662.00 RS 15,66UNSINAPI2.2.5.15 103968

C0.00% 99,99%RS 15.66 RS 1944 RS 38.862.00UNSINAPI2.3,5,15 103066

CRS 36.86 0.00% 90.89%RS 15.66 RS 19.44UN ZOOSINAPI2.4.5.15 103966

CRS 16,44 RS 38.66 0,00% 96.99%RS 15,66UN ZOOSINAPI2.S,5.1S 103966

0,00% 99.86% CRS 15,66 RS 19.44 RS 38.86UN 2.00SINAPI2.6.S.1S 103966

CRS 36,68 0.00%

0.00%

0.00%

99.69%RS 1S.66 RS 19,44UN 2.00Zr.3.15 SINAPI103966

CRS 38.66 96.90%RS 28,45 RS 32.64

RS 11,11

itP 1.18SINAPI3-3.4 93362

96,96% CRS 38,44RS 8.95rrr’ 3,46SINAPI2,2.3.8 100032

0.00% 69.99% CRS 3.35 RS 37,45

RS 38,71

RS 32,98

RS 29,76

RS 29,76

RS 29,76

RS 29.76

RS 29,76

RS 29,76

RS 26,32

RS 26,30

11,16 RS 2,70

RS 26.45

RS 0.46

RS 23,97

RS 23,97

RS 23,97

RS 23.97

RS 23,07

RS 23,97

RS 11.41

RS 8,95

M3XKMSINAPIZ7.2.0 93566

C0.00%

0.00%

Ü.00%

0.00%

0,00%

0.00%

0,00%

0,00%

0.00%

96.99%

99.99%

99.99%

99.99%

RS 32.64

RS 0.59

RS 29,76

RS 29,76

RS 29,76

RS 29.76

RS 29.76

RS 29,76

RS 14,16

nP 1,12SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.7.2.7

2.7.2.10

Z1.4.S

2.2,4.S

2.3.4.S

2.4.4.S

2,5,4.5

2.6.4.S

3.3.34

93382
C55.906465
CUN 1,00104034

104034

104034

104034

104034

104034

93654

C1,00UN

C99,69 %UN 1,00
C99.99 %

99,99%

99,99%

99,99 %

UN 1,00
CUN 1,00
CUN 1,00
CUN 2,00

CD,íX)% 99.99%R$ 11,112,37nP3.3.5 ●SINAPI100962

0,00% 09.99% CRS 4,01 RS 21,065,25 RS 3,23npSINAPI2.1.5.2 101617

C0,00% 100,00%RS 4.01 R$21,05S,ZS RS 3,23tipSINAPI2.2.S.2 101617

100,00% CRS 21,06 0,00%RS 3,23 RS 4.01rtp 5,25SINAPI2.3,5.2 101817

100.00% CRS 21.05 0.00%RS 3,23 RS 4.01nP 5,25SINAPI2.4.S.2 101617

100.00% CRS 21,05 0,00%RS 3,23 RS 4,01nP 5,25SINAPI2.5.S.2 1D1617

C0.00% 100.00%RS 4,01 R$21,065,25 RS 3.23ITpSINAPI2.6.S.2 1D1617

CR$21,05 0,00% 100.00%RS 3,23 R$ 4,015.25rrPZ7.3.2 1D1617 SINAPI

100.00% CRS 20.60 0.00%RS 8.36 RS 10.40UN 2,00SINAPI2,1.5.12 69408

CRS 20,60 0.00% 100,00%RS 6,36 RS 10,40UN 2.00SINAPIZ2.S.12 69406

0.00% 100.00% CRS 10.40 RS 20,60RS 6.36UN ZOOSINAPI2-3.5.12 69406

C0.00% 100.00%RS 10.40 RS 20.80RS 8.36UN 2,00SINAPI2-4.5.12 89406

C0,00% 100.00%RS 10.40 RS 20.602.00 R$6.36UNSINAPI2.S.S.12 89406

100.00% CRS 20,60 0.00%RS 6.36 R$10.40UN 2.00SIHAPI2.6.5.12 69406

C0,00%

0.00%

100.00%RS 10.40 RS 20,80RS 6.36UN 2.00SINAPI2.7.3.12 69406

C100.00%RS 15.93 RS 15.93RS 12,83UN 1.00SINAPI3.3.46 00007606
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CNPJ: D1.E12.S2SfA)001-40

OBJETO; IHPUAkITACÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OEÁGUA NA20MA URBANA DO MUWCÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SI MAPI ● 0ir»2A ● M,SBC ● 020024 - MA,ORSE-01/20a4 - Sír9lp*.SSNFRA-027
ENCAROOS SOCIAIS nAO DESONERADOS ; 112,CBH (HORA) 69,MS (MÉS) BOI: 24,1BK

CURVA ABC
PESO

ACUMULA

DO(il)

CLASSIFKACVALOR UWT VALOR UNirc;

s; BDI
TOTAL PESO (%)UND QUANT.descriçAo AoCÓOIQO BANCO BDIITEM

CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAVINHAO BASCULANTE 10 M- - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA OE O.HO M’ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UMDAOE: M3). AF_07/2020
PREPARO OE FUNDO OE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1 ,S M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_0»2020
PREPARO OE FUNDO OE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M E MENOR QUE 2.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_0e/2O2O
PREPARO OE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M E MENOR QUE 2.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO 00 SOLO NATURAL).
AF_08«I20
PREPARO OE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2.S M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO 130 SOLO NATURAL).

AF_06C020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO 00 SOLO NATURAL).

AF_(»2020

C0,00 ■)(> 100.00 HR$ 12.42R$ 11,11R$ e,9SnV 1,125INAPI2.7.2.S 1009S2

C0.00% 100,00%RS 10,02RS 4.012.S0 RS 3,23m*
SINAPI1016172.1.8.2

100,00% CRS 10,02 0.00%RS 4.01RS 3,23nr- 2,S0SINAPI1016172.2.8.2

C0.00% 100,00%RS 4,01 RS 10.02RS 3.23nV 2,50
101617 SINAPI2.3.8.2

C100.00%RS 10,02 0,00%RS 4.012.50 RS 3.23m*
SINAPI1016172.4.6.2

C0,00% 100.00%RS 10,02RS 4.012.50 RS 3,23nV
SINAPI2S.6.2 101617

C0,00% 100.00%RS 10,02RS 3,23 RS 4.012.50m*
SINAPI1016172.6.6,2

C0,00% 100.00%RS 10,02RS 4,01m* 2,50 RS 3,23
SINAPI2.7,4.2 101617

9498.S62.02

M24.929.91

RS 7423.390.93

Total Mm BDI

Total de BDI

Total Otral

RS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO
MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA

VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 -

Sergipe,SEINFRA-027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do iSS (entre 2% e 5%);

50,00%
5,00%

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto

Itens Siglas
Adotado

Administração Central 4,93%AC

Seguro e Garantia SG 0,49%

Risco 1,39%R

Despesas Financeiras DF 0,99%

Lucro L 8,04%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65%CP

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,50%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 24,18%

BDI SEM desoneração 24,18%BDI DES

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula;

n+AC + S + R + Grn + df)*(i+u

(1-CP-ISS'CRPB)
BDI = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra

corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

'Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração
Pública.")

Observações:

Buriticupu-MA
Local

4 de Abril de 2024

Data

nespon

Nome: LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA
CREA/CAU: 112025108-7

ART/RRT: N” MA20240760021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÁGUA NA ZONA URBANA DO ML
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023MARANHAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAÇÃO SEM

MENSALI
CÓDIGO DESCRIÇÃO MENSALISTAHORISTA HORISTA

STA

%% % %

GRUPO A

liNSS I 0,00%0,00% 20,00%

1,50%

20,00%

J_^,50%^
“rbòc

A1

1,50%SESIA2 1,50%

jSENAI I 1,00%1,00% 1.00%A3
1

INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%A4

jSEBRAE

Salário Educação

j Seguro Contra Acidentes de Trabalho
FGTS

I 0,60% I I 0,60% I 0,60%0,60%A5

2,50%

^0%
6,00%'

2,50% 2,50% 2,50%

3Íob%'" 3,00%'
8,00%^ 300%

0-00%

36,80% * 36,80%

A6

3,00%A7

8,00%A8

ISECONCI 0,00%0.00%A9
iz

Total 16,80%A 16,80%

GRUPO B

Não

incide
Repouso Semanal Remunerado 17,89% Não IncideB1 17,89%

Não

incide

í

Não incideFeriados 3,95% 3,95%B2

[Auxílio - Enfermidade' 0,85%

11,03%

0,64% _0,85%_

1 ^93%
V 6^06%'"
^~1Ü4%'

0,64%83

13° Salário

] Licença Paternidade
Faltas Justificadas

8,33% 8,33%

j^04%
0,56%

B4

Õ7o6% I 0,04%B5

0,56%0,74%B6

Não

Incide
Dias de Chuvas Não incide1,59% 1,59%B7

Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%0,10%

12,18%'
0,04%'
48,43%

Ili,_Í8%'
0.04%

] 48,43% i 18,88%

_qç8%_
9^0%
0,03%

B8

9,20%Férias GozadasB9

Salário Maternidade 0,03%B10

r Total 18,88%B

GRUPO C

[Aviso Prévio Indenizado 43,46% 3,46%

I 0,08%

Cl 4,58% 4,58%

: 0,11%Aviso Prévio Trabalhado 0,08%0,11%C2

[Férias Indenizadas 1,73% 1,31% 1,73% 1,31%C3

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

j Indenização Adicionai
Total

1,82% 2.41% 1,82%

0,39% 0,29%

9,22% 6,96%

2,41%

0,39%

9.22%

C4

0,29%

6,96%

C5

C

GRUPO D

J Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
Ráncidéncla de Grupo A sobre Aviso
Trabalhado e Reincidência do FGTS

f
[ 17,82% { 6,95%8,14% 3,17%D1 i

0,38% 0,29% 0.41% 0,31%D2

Total 3,46%8,52% 18,23% 7,26%D

[iii íiiiiPiiiíiiFifTím 1TOTAL(A+B+C+D) 82.97% t

(j0y\rtrA<}
CONCEIÇÃO PERfelRA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MA: 112025108-7
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1. OBJETIVO

O presente trabalho, intitulado Projeto Técnico de Sistema de Abastecimento de Água,

tem como objetivo o dimensionamento do sistema hidráulico para o abastecimento do

Bairro Terra Bela, no Município de Buriticupu, MA

1.1 Característica da área de influência direta

Definição da Área de Influência

O sistema atualmente em operação da Caema na cidade de Buriticupu tem

abrangência de 255 ha, assentado em parcela da área urbana.

A área urbana do Município, conforme Censo IBGE 2010, é de 1190,52 ha, se

expandindo do atual núcleo urbano no sentido do Bairro Sagrima. A área situada entre

a urbi e o bairro Sagrima vem se caracterizando como área com forte tendência de

expansão, onde estão projetadas as implantações de 2 conjuntos residenciais: o Eco

Buriticupu com 1000 casas e o Nova Buriticupu com 500 casas, participantes do

Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, todos dispondo de sistemas

de abastecimento de água e esgotamento sanitário, inclusive ETEs. Também conta

a mesma área com loteamento composto de 1000 unidades, já com edificações sendo

Além destes, está prevista a implantação, no bairro Aeroporto, do

Residencial Jose Gomes, com 1216 casas, também dispondo de sistema de

saneamento próprio.

A planta de abrangência do sistema proposto mostra, além da área limitada pelo

sistema atual (255 ha), a área de expansão de 574,6 ha, que complementa a área

urbana utilizada no Censo 2010 - IBGE. Os empreendimentos habitacionais ligados

ao PAC estão dispostos fora da área urbana.

erigidas.

1.2 Dados Gerais da Localidade

História do Município

Nos anos 1970, atraídos pelo Projeto Pioneiro de Colonização de Buriticupu, do

Governo Estadual, chegaram migrantes de estados do Nordeste e de Minas Gerais.

O interesse na região era o extrativismo florestal, que se desenvolveu junto com a

pecuária.
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As terras de Buriticupu eram originalmente habitadas pelos Guajá, provenientes do

litoral no Século XVII e Tupi-Guarani, a que se juntaram os Guajajara, na década de

1940. Hoje os Guajá, limitados a aproximadamente 50 indivíduos, habitam na terra

indígena Araribóía. O local fazia parte do município de Santa Luzia. O nome do lugar

se refere ao grande número de plantas de duas espécies - buriti e cupuaçu - nas

margens do Rio Pindaré.

Nos anos 80 a indústria madeireira, agricultura e o comércio foram os fatores que mais

contribuíram para o crescimento da economia de Buriticupu, transformando o

Município no maior povoado do Maranhão, ao ponto de mesmo na situação de

povoado, já possuía duas agências bancárias. Nesse mesmo período ocorreram

muitos conflitos agrários, com registro da ocupação de 36 fazendas e 56 mortes,

incluindo fazendeiros, jagunços, pistoleiros, policiais e agricultores.

Finalmente, em 10 de novembro o então governador do Estado, José de Ribamar

Fiquene, sancionou a Lei Estadual N° 6.162/94, (projeto dos deputados Oseias

Rodrigues e Carlos Braide), criando o município de Buriticupu, ocorrendo em 1996 a

primeira eleição municipal.

Localização

Localizado na microrregião de Pindaré, com área de 2.720 km^, no oeste do

maranhão, entre os paralelos 4°S e 46°W, na margem da direita do rio Buriticupu,

limita-se ao norte com Bom Jardim e Alto Alegre do Pindaré; a leste, com Santa Luzia;

ao Sul, com Amarante do Maranhão e, a Oeste, com Bom Jesus das Selvas.

A sede municipal está localizada nas coordenadas Geográficas de 04°20'45”, latitude

Sul e 46''24’04” de longitude Oeste, às margens da rodovia federal BR222, sendo esse

seu acesso principal. É formado pelo centro e mais 15 bairros: Caeminha, EIT, Colégio

Agrícola, Baixão, Cemitério, Terra Bela, Novo Horizonte, Vila Mansueto, Vila Cajueiro,

Vila Davi, Vila Primo, Vila Isaias, Vila dos Professores, Vila Santos Dumont e

Matadouro. A distância rodoviária até São Luis, capitai do Estado, é de 395 km.
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Figura 01 - Localização do Município de Buriticupu no Maranhão

Acesso

O principal meio de transporte é o terrestre. O transporte rodoviário, contando com

transportes coletivos que passam diariamente, através da BR-222, distando 395 km

da capital. Além do rodoviário, dispõe da Estrada de Ferro Carajás, que tem 34,8 km

de trilhos no Município, passando a 12 km da área urbana, possuindo parada na

localidade Presa de Porco. Também é utilizado, em menor escala, o avião, uma vez

que a cidade dispõe de campo de pouso (23M; 335121W; 9524168N - SIRGAS2000)

para pequenas aeronaves.

1.3 Meio Físico

Clima

O clima da região é caracterizado por apresentar concentração de precipitações

pluviais no verão, normalmente começando no período final de dezembro até o mês

de junho, e um período seco no inverno que compreende os meses de julho até a

segunda quinzena de dezembro. O clima é tropical, quente e semiúmido da zona
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equatorial e a média de chuva é de aproximadamente de 1800 mm/ano (INEMET,

1990). A temperatura média anual varia geralmente entre 23X e 33°C.

A tipologia climática segundo KÕPPEN, clima úmido (B1) - Figura 02 - com chuvas

de verão, período seco bem definido no inverno. A tipologia climática segundo

THORNTHWAITE & MATTHER (1948), clima úmido B1WA’a’ com moderada

deficiência hídrica no inverno entre os meses de junho a setembro, megatérmico (A’)

ou seja, temperatura média acima de 18° C, sendo que a soma da evapotranspiração

potencial nos três meses mais quentes do ano é inferior a 48%, em relação a

evapotranspiração potencial anual de (a’).

A precipitação média anual é aproximadamente 1600 mm por ano (SUDENE, 1980) -

ver Figura 03 durante os períodos de 1968 a 2007. No Gráfico 1 são observadas as

quantidades médias de chuvas que caem em cada mês durante um ano, tendo os

extremos nos meses de agosto, com 30 mm de chuva, e no mês de março, aonde as

chuvas chegam em torno de 450 a 500 mm. Nos meses em que ocorrem os maiores

índices pluviométricos, são também constatadas as cheias dos rios e lagos, sendo os

escoamentos superficiais e subterrâneos seus grandes geradores.

À proporção que os volumes de chuvas vão diminuindo, as reservas hídricas ou os

corpos hídricos, influenciados pela evaporação, ventos e altas temperaturas na região

sofrem significativa queda de vazão.

Gráfico 1; Comportamento das chuvas na cidade da região
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Para determinação do balanço hídrico climático da região, foram tomados dados

climáticos da DNAEE (disponíveis para o período de 1965 a 1999), que são

apresentados com representação gráfica do comportamento hídrico mensal da região.

Gráfico 2: Balanço hídrico
r
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Analisando o gráfico Balanço hídrico, os meses de maio e setembro são meses de

época seca, nos quais há deficiência hídrica, e outra relativamente chuvosa ou úmida

que vai de outubro abril. Os totais pluviométricos anuais na região, cerca de 81 % a

91 % ocorrem na estação chuvosa, outubro/abril, e cerca de 9% a 19% na estação

seca, maio/setembro. A região apresenta, portanto, um período seco. sob o ponto de

vista climático, de seis a nove meses e, em relação ao solo e á vegetação, uma seca

ecológica de cinco a oito meses.

Os excedentes hídricos se manifestam a partir do mês de janeiro, estendendo até o

mês de abril em toda a região, sendo que no mês de março concentra-se o maior

volume piuviométrico.

A deficiência hídrica começa no mês de maio com a suspensão da contribuição das

chuvas, contando apenas com o armazenamento de água no solo que por sua vez,

influenciados pelos ventos, radiação solar, tende a diminuir o teor de umidade do solo

nos meses seguintes, conseguintemente aumentando a evaporação.

Os excedentes hídricos na região se manifestam a partir do mês de janeiro para a

maioria dos municípios, perdurando estas condições até o mês de abril em toda a

região.

Analisando os gráficos gerados, pode ser confirmado que a região é marcada por duas

estações bem definidas; uma relativamente chuvosa que se caracteriza por
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apresentar pequenos a moderados excedentes hídricos, enchentes dos rios, baixa

evaporação, umidade relativa do ar elevada, solos úmidos e temperaturas brandas; e

outra seca caracterizada por déficits de precipitações elevadas, alta taxa de

evaporação, baixa umidade relativa do ar, solos secos, temperaturas elevadas e

vazante dos rios.

A radiação solar e a insolação são bastante intensas na região durante todo o ano,

diminuindo apenas no período das chuvas em decorrência da forte nebulosidade

nessa estação

CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA

O,

BURITICUPU

PIAUl

TOCANTINS

CLASSIFICAÇÃO CLIMATKA

I C>m«Üir«a(ej

B C<n<aOiT«>(e )

B C«na SjMJmrto (C,l
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Fsnto IBCEIUEHA
.A4MAKA

Figura 02
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PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÊTRICA
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Figura 03

Topografia

O Município Apresenta uma altitude média de 200 m acima do nível do mar,

basicamente constituído por formações em tabuleiros, mais ou menos planos

separados em faixas por consideráveis drenos. São grotões que atravessam o sentido

leste- oeste, rumo ao rio Buriticupu, e no sentido Oeste Leste, na direção do rio Zutiua.

Na área urbana, inclusive seu entorno, a topografia são acidentados, inclusive com

formação de voçorocas. O desnível altimétrico compreende as variações entre as

cotas 195 m - no bairro Sagrima - e 75 m - no Igarapé da Inhuma (Google Earth).

Geologia e Geomorfologia

É caracterizado por formação com pequena faixa de sul do estado do Maranhão. O

município apresenta formação Itapecuru e pequenas formações Pedra de Fogo,

j
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Mosquito e Piaui. A área urbana apresenta a formação Pedra de fogo que aflora ao

sul e sudoeste do estado. Sua idade permiana foi determinada com base em

Psaronius e posíeriormente confirmado por outros macros e microfosseis. É

constituído por arenitos, siltitos e folhelhos que se intercalam em proporções variadas

(Figuar 04).

No que se refere à geomorfologia, a feição primordial com grandes relevos ondulados

onde há a predominância de Chapadas e Chapadões escarpados. As chapadas e

chapadões se apresentam como tabuleiros com vales sedimentados ou rochas

sedimentares (Figura 05).
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Figura 05

Hidrologia do Município

Na Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental são consideradas as bacias:

Gurupi, Itapecuru e Mearim como a primeira subdivisão da Região Hidrográfica e as

Sub-bacias do Gurupi, Litoral PA01, Litoral PA02, Pericumã, Turiaçu, Itapecuru, Litoral

MA 01, Munim e Mearim, conforme a Figura 06 seguintes.
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Figura 06 - Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental

O Rio Pindaré (Figura 07), um dos principais afluentes do Mearim, nasce a leste de

Montes Altos e tem como principais afluentes provindes das serras do Gurupi e

Tiracambu além do rio Buriticupu, Negro, Paragominas, Zutiua, Timbira, Água Preta e

Santa Rita. Suas descargas sofrem pronunciadas variações entre os períodos

chuvoso e seco, decaindo para 30,2 m^/s no trimestre setembro-outubro-novembro e

atingindo 493,7 mVs no trimestre março-abril-maio, na cidade de Pindaré-Mirim.
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Figura 07 - Bacia do Rio Pindaré

O Igarapé da Inhuma é o nome do corpo hídrico que receberá os efluentes. O riacho

é de segunda ordem desaguando no rio Buriticupu, que por sua vez deságua na

margem do rio Pindaré.

F
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Pedologia

O solo da região possui classificação do tipo Podzoücos vermelho amarelo e Areias

Quartizosas distróficas /álicas, segundo a classificação da EMBRAPA (1988). Trata-

se de uma região com formação do tipo cretáceo ou formação Pedra de Fogo e ocupa

quase 37 % do Maranhão. Abrange as regiões do centro norte e o oeste do Estado.

Predomina o arenito fino argiloso ou muito argiloso rico em argila do grupo das

caulinita típico representado, com baixa altitude, de 30 a 60 metros (Figura 08).
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Qualidade do Ar

A cidade de Buriticupu. além da poluição gerada pela combustão dos veículos
automotores, conta com inúmeras carvoarias que produzem carvão vegetal para o
pólo siderúrgico de Açatlândia. Esse quadro é amplificado com as queimadas que
ocorrem de setembro a dezembro, realizadas por pequenos agricultores no preparo
do terreno para 0 plantio do ano seguinte. No entorno da área urbana essas coivaras
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agregam tanto a elevação da temperatura ambiente como a poeira que é dispersa
pelo vento, somando a poeira das áreas sem asfaltamento e calçamento.

A problemática da grande concentração de fumaça noturna é periódica, retornando
anualmente com as consequências à saúde da população.
A umidade relativa do ar varia entre 76 e 79 % durante o ano (Figura 09).
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Figura 09

Níveis de Ruído

A cidade de Buriticupu tem alguns problemas ligados a barulhos e ruídos
principalmente no centro comercial, onde vários lojistas instalam enormes estruturas
de som nas calçadas, para atrair o consumidor. Também carros, motos e bicicletas de
publicidade, com volume exagerado, circulam pela cidade diariamente.
Além do ruído produzido pelas estruturas de anúncios, contam os produzidos por
veículos automotores, e, nas áreas mais afastadas, os oriundos das movelarias e

serrarias, que também estão localizadas no perímetro urbano.
À noite há alternância das atividades geradoras de ruído, que passa a ser produzido
pelas danceterias e bares.
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1.4 Meio Bíótíco/Biológico
Flora

Predomina a vegetação Tropical úmida, representada pelas florestas Estacionais e

Perenifólias (Figura 10).
Fauna

A fauna detém a predominância de animais silvestres (onças, macacos, veados,
pacas, tatus, curicas, jandaias, tucanos, currupiões, papagaios, etc...)
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Figura 10

1.5 Meio Socioeconômico/Meio Antrópico

População
Conforme dados históricos do IBGE, a população total de Buriticupu no ano de 1.996
foi de 31.785 habitantes e no ano de 2.000 foi de 51.059, sendo 26.017 habitantes na

área urbana e 25.042 habitantes na área rural. Na contagem de 2007, o município
continha 61.490 habitantes, dos quais 31.210 em área urbana e no Censo de 2010, a
população total do Município era 65.237 habitantes e a área urbana continha 35.789.
As taxas de crescimento da população da área urbana variam de 2,63 % no período
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de 2000/2007 e 4.67 % no período de 2007/2010. No Município essas taxas variaram
de 1,99 % no período de 2007/2010 a 12,58 % no período de 1996/2000.
Características Urbanas

A cidade de Buriticupu possui um traçado regular, crescendo a partir do núcleo central.
A área central concentra a maior parte dos estabelecimentos comerciais da cidade.

Nessa região encontram-se as principais instituições e equipamentos de uso coletivo
como a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores, Fórum, a Igreja Matriz, dentre
outros estabelecimentos.

Existe uma predominância de tipologias construtivas horizontais e unifamiliares com
paredes geminadas.

A periferia da cidade é caracterizada por construções da população de baixa renda.
Esses locais são precariamente urbanizados, não dispondo de pavimentação e redes
de drenagem pluvial, o que contribui para agravar mais a situação dessa região.
Os números que melhor representam o adensamento populacional são a densidade
demográfica, que no Município é de 25,63 habitante/km^ e na área urbana 3004,4
habitantes/km^ e a ocupação média é de 4,34 habitante/domicílio.
A expansão urbana é tendenciosa no acompanhamento da BR 222, no sentido do
Bairro Sagrima e também para o entorno da área do aeroporto.
O crescimento de moradias é o fator mais impactante sobre o saneamento, visto que

oriundo do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal e de loteamento, a
sede do Município sofre o acréscimo de 3.500 moradias, elevando em 42 % a
quantidade de domicílios.

Perfil Sócioeconômico

O rendimento nominal médio mensal da população acima de 10 anos no Município,
no Censo de 2010 IBGE, foi de R$ 543,29 e, em sua área urbana, de R$ 634,46.

sendo apresentados abaixo os quadros referentes à estatística do cadastro de
empresas (Quadro 1), de Renda média familiar por faixa de renda (Quadro 2), Valores
referentes ao PIB do município (Quadro 3), Números referentes à educação (Quadro
4 e 5) e Parâmetros e índices de Desenvolvimento Humano 2000 (Quadro 6).

Quadro 1 - Estatística do cadastro central de empresas 2010.

Número d^njl^des^locai^	
Pessoal ocupado total

Pessoal ocupado assalariado	
Salários e outras remunerações (R$)

Salário médio mensal (SM)	
Número de empresas atuantes

Fonte: IBGE

586

3.182

2.665

28.495.000

1.7
584
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Quadro 2 - Domicílios com rendimento familiar.

Área UrbanaMunicípio % %Faixa de Renda Domiciliar

2,82%Até do SM 703 4,70% 236

7,07%De V4 a ’/2 SM 1518 10,14% 591

29,69%De V2 a 1 SM 4450 29,72% 2481

27,94% 31,20%De 1 a 2 SM 4184 2607

11,45%De 2 a 3 SM

De 3 a 5 SM

1372 9,16% 957

5,44% 7,50%815 627

4,01%De 5 a 10 SM 392 2,62% 335

0,73%De 10 a 15 SM 71 0,47% 61

De 15 a 20 SM 29 0,19% 27 0,32%

De 20 a 30 SM 15 0,10% 13 0,16%

>30 SM 0,22%18 0,12% 18

S/rendimentos 1406 9,39% 4,83%404

SM = Salário-Mínimo = R$ 510,00

Fonte: IBGE

Quadro 3 - Valores a preço corrente do PIB de Buriticupu, referente a 2010

Valor adicionado bruto da agropecuária R$ 108.585,00X

1000

Valor adicionado bruto da indústria R$ 23.107,00X

1000

Valor adicionado bruto dos serviços R$ 144.368,00X

1000

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios R$ X

7.343,001000

PIB a preços correntes R$ X

1000 283.403,00

PIB per capita a preços correntes
Fonte: IBGE

R$/hab 4.344,93

Quadro 4 - Números referentes à educação

DESCRIÇÃO MATRÍCULASESCOLAS DOCENTES

Ensino Fundamental 76 464 14.515

Pré-Escolar 24 73 2.019

Médio 9 119 2.946

Fonte: IBGE

Quadro 5 - Escolaridade

DESCRIÇÃO

Superior Completo

PESSOA

431

Médio Completo e Superior Incompleto

Fundamentai Compelto e Médio Incompleto

Sem Instrução e Fundamental Incompleto

2.342

3.310

21.203

Não Determinado 14

Fonte: IBGE

Quadro 6 - Parâmetros e índices de Desenvolvimento Humano 2000
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PARAM ETRO VALOR

Esperança de vida ao nascer	
Taxa de alfabetização de adultos	
Taxa bruta de frequência escolar	
Renda per capita	
índice de esperança de vida (IDHM-L)

índice de educação (IDHM-E)	
índice de PIB (IDHM-R)

índice de Des. Humano Municipal (IDH-M)
Ranking por UF	
Ranking Nacional	

Fonte: ONU - http://www.frigoletto.com.br/GeoEcon/idhma.htm
Condições Sanitárias
As condições gerais do quadro sanitário municipal são vistas através dos Indicadores
de Serviços Básicos (ISB), publicados na Tabela 9 do índice de Desenvolvimento
Municipal - IDM - 2010, IMESC, compreendendo:

61,35

0,613

0,658

104,974

0,606

0,628

0,55

0,595

74

4.761

● Número de domicílios com coleta de lixo em relação ao total de domicílios =

52,8 %

● Número de domicílios com abastecimento de água da rede pública em relação

ao total de domicílios = 61,8 %

● Número de domicílios com esgotamento sanitário em relação ao total de

domicílios = 0,8 %

O abastecimento de água é realizado pela Companhia de Água e Esgoto do Maranhão
- CAEMA, concessionária do sistema, onde a captação é realizada por 8 poços
tubulares profundos.

A cidade possui 2 reservatórios elevados, um desativado e outro em operação de
1000 m^ que é alimentado por 3 poços, sendo que os demais poços têm suas águas
recalcadas diretamente para a rede de distribuição.
O controle da qualidade da água é feito mensalmente pela CAEMA, em seu laboratório
de Imperatriz. O sistema de controle da qualidade da água também é acionado quando
de intervenções no sistema para manutenção de redes, quando é procedida
desinfecção.
O sistema de abastecimento de água, possui cerca de 4.477 ligações ativas e 1.461
inativas. Cerca de 20,33% das ligações têm hidrômetro e o restante das residências

paga uma taxa de acordo com o tamanho do imóvel, sendo que imóveis de até 40m^
pagam uma taxa mínima, havendo parcela da área urbana sem disponibilidade do
serviço.

Pequena parcela da população faz uso da fossa séptica e sumidouro para o destino
de efluentes, sendo que a maioria da população adota fossas rústicas. Merece
notoriedade que várias construções laçam seus esgotos diretamente nas vias
públicas.

O sistema de drenagem pluvial é basicamente superficial, também dispondo de
drenagem profunda. Na Av. Santa Isabel a construção da galeria de drenagem vem
contribuindo na formação de voçorocas.
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Cabe ênfase que as galerias pluviais existentes, além de transportarem as águas
pluviais, também recebem os dejetos de fossas e águas servidas procedentes das
edificações do entorno.
O Município não conta com aterro sanitário. O lixo é coletado por caminhão caçamba
e despejado a céu aberto no “lixão” entre a Caeminha e a Vila Isaías bem no meio da
Cidade. O serviço de limpeza pública urbana é terceirizado e acontece regularmente.
Uso e Ocupação do Solo
O Plano Diretor (PD) estabelece o macrozoneamento, instituindo a Macrozona Urbana
- MZU e Macrozona Rural - MZR.

São diretrizes para o uso e ocupação do solo nas Macrozonas e para o parcelamento
do solo Urbano de Buriticupu.

As zonas homogêneas definidas pelo Plano Diretor levam em conta a configuração
urbana atuai, a necessidade de reorganização dos alguns usos observados, de acordo
com as premissas básicas estabelecidas para a Cidade, a valorização dos aspectos
ambientais e paisagísticos, a aproximação da Cidade ao rio, a valorização das
encostas e fundos de vale, a separação do trânsito de passagem pelo trecho urbano
da BR 222 no tráfego urbano, a necessidade de criação de áreas habitacionais para
resolver os graves problemas de moradias precárias ou em situação de risco e a oferta
de áreas para atividades produtivas e de entretenimento e lazer, assim como áreas
institucionais.

Segundo a Lei n° 133/06 (Parcelamento do Solo Urbano do Município de Buriticupu)
“O parcelamento do solo para fins urbanos no município de Buriticupu poderá ser feito
mediante loteamento ou desmembramento." (parágrafo único. Art. 1°) e “Os
parcelamentos para fins urbanos só poderão ser aprovados e localizados nas
Macrozonas Urbanas, de acordo com os limites e parâmetros fixados por Lei” (Art 2°)
Com base na Lei n° 132/06 (Uso e Ocupação do Solo nas Macrozonas Urbanas do
Município de Buriticupu), "As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS poderão
sobreporás demais (...), flexibilizando seu Uso e Ocupação e Parcelamento para fins
de Interesse Social, (.■.)”■ (parágrafo único do Art. 3°)
Quanto à previsão de área de Expansão Urbana, o Piano Diretor (Lei n° 131/06) diz,

“As Macrozonas Urbanas são áreas efetivamente utilizadas para fins urbanos, (...)
compreendendo os terrenos loteados e os ainda não loteados destinados ao
crescimento normal do assentamento urbano da sede do Município e dos povoados.”

(Art. 20) A área de expansão urbana está demarcada no mapa de Zoneamento Urbano
anexo à Lei.

Não está previsto no Plano Diretor (Lei n° 131/06), ou na Lei de Parcelamento do Solo
Urbano de Buriticupu (Lei n° 133/06), que os novos loteamentos devem prever

percentuais para área de habitação de interesses social.
Coeficientes e Macrozonas

Segundo o Art. 19 do Plano Diretor (Lei n° 131/06) foram definidas as seguintes
macrozonas: Macrozona Urbana - MZU e a Macrozona Rural - MZR, as categorias

para utilização da macrozona urbana foram estabelecidas no Art 3° da Lei de Uso e
Ocupação do Solo Urbano (Lei n° 132/06), obedecendo as seguintes categorias:

● Habitacional:

● Comercial e de serviços;
● Misto:

● Industrial;

● Paisagístico-ambiental.

De acordo com o Art. 9° da Lei de Uso e Ocupação do Solo, “A Macrozona Urbana 1
subdivide-se nas seguintes zonas de uso e ocupação:
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Zona Habitacional - ZH - permitidas as categorias de uso do solo;
● habitacional - HB 1;

● comercial e de prestação de serviço - CS 1;
● habitações de interesse social.

Zona Mista - ZM - permitidas as categorias de uso do solo:
● Habitacional - HB 1 e HB 2;

● Comercial e prestação de serviços - CS 1 e CS 2;
● Edificações mistas de habitações - HB 1 e HB 2, com comércio e prestação

de serviços - CS 1, vinculadas às atividades de serviços profissionais e de negócios,
serviços pessoais, comércio de consumo local, comércio varejista e serviços pessoais.
Zona Comercial - ZC - permitidas as categorias de uso do solo:

● Comercial e prestação de serviços - CS 1 de atendimento á habitação e CS
2.

Zona Industrial - Zl - permitidas as categorias de uso do solo:
● Industrial;

● Comercia! e prestação de serviços - CS 2;
● “Poderá ser permitido o uso residencial da subcategoria HB 1 e HB 2, quando

previsto na aprovação do loteamento e tiver isolamento das atividades industriais por
logradouro público e desde que seus proprietários apresentem um termo de ciência
do uso desconforme.”

Zona de Preservação Ambiental - ZA - permitidas as categorias de uso do solo:
● Habitacional incluído nas subcategorias HB 3;

● Paisagístico-ambiental.
Zona de Influência da Rodovia - ZIR, permitidos as categorias de uso do solo:

● Habitacional incluído nas subcategorias HB 1 e HB 2;

● Comercial e prestação de serviços vinculados a serviços de hospedagens,
recreação, clubes noturnos, alimentação e de apoio às atividades rodoviárias da
subcategoria CS 1 e CS 2;

● Paisagístico-ambiental.
A Zona Mista - ZM interliga a rodovia BR-222 ao sudoeste à Avenida Castelo Branco
e ao nordeste à Rua São Marcos, o administrativo e o comercial pesado, formando
um eixo de atividades.” (parágrafo único, Art. 9°, LUOS n° 132/06).
De acordo com o Art. 12 (LUOS, n° 132/06), “As demais Macrozonas Urbanas terão
as seguintes categorias de uso e ocupação:

I - Habitacional incluído nas subcategorias HB 1 e HB 3;

II - Comercial e de prestação de serviço incluídos na subcategoria CS 1:
III - habitações de interesse social.

As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS poderão sobrepor às demais (...)”
(parágrafo único, Art.3° da LUOS)
Com base no Art. 21 do Plano Diretor Municipal (Lei n° 131/06), os coeficientes e os
índices de aproveitamento estão definidos na tabela seguinte, da Lei de Uso e

Ocupação do Solo (Lei n® 132/06)
Tabela - Coeficientes e índices de aproveitamento

Número AFASTAMENTO (Mínimo)
índice de

Aprovei
tamento

(LA.)

N°. MáximoCoe. de de
Taxa

permeabilidade

de
deUso Lat. Lat.ocupaçao vagas

FundoFrente
(C.O) PavimentosDir. Esq.por

veículo
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20%Conforme

Código
de Obras

2.0 1,5 ou
nulo

1,5 ou
nulo

2ZH 1.0 50% 5.0

í!i n
Sem Limite 20%ZC nulo 2,0 nulo nulo80%2,5

Idem

30%3,0 6,0Zl 60% 5.0 2,5 2.51.5
Idem

Sem Limite 20%2.0 nulo nuloZM 2.0 80% 1,5
Idem

60%10,0ZPA 0,2 10% 15,0 6,0 6,0 2.0
Idem

Sem Limite 20%80% nulo 2,0 nulo nuloZIR 2.5
Idem

{*) quando um dos lados tiver afastamento nulo o outro terá a obrigatoriedade de obedecer ao
afastamento indicado, diferente de zero.

Segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei n° 132/06), coeficiente de
aproveitamento é o “índice pelo qual se deve multiplicar a área do lote a fim de obter

a área máxima de construção permitida no lote.” (Inciso IV, Art. 2°)
Os parâmetros de utilização, estão definidos no Art. 34, “Os usos do solo nas
Macrozonas Urbanas, diferenciados segundo as suas características ou

potencialidades, são os seguintes:
● “áreas com uso misto de habitação, comércio e serviços compatíveis com as

residências, no centro original da cidade entre a sede da Prefeitura Municipal e a BR-
222;

* áreas com uso predominantemente habitacional, onde são permitidos

comércio e serviços de atendimento vinculado à habitação, localizadas entre as áreas
com uso

misto, na sede municipal, e nos povoados.
● áreas com usos de preservação ambiental localizadas em encostas. Por ser

área acidentada, de solo frágil e vulnerável à ocupação urbana intensiva por razões
ambientais, onde será permitido habitação de baixa densidade demográfica, como
chácaras de recreio, atividades culturais e de lazer. Devendo ser objeto de um
levantamento topográfico específico e delimitação assim como de um plano específico
de uso e ocupação no sentido de contenção de erosões;

● áreas com usos de abastecimento e serviços, onde são permitidas atividades

destinadas a estabelecimentos de produção, transformação, estocagem e
armazenamento de bens e produtos, comércio e serviços, localizadas ao longo da
rodovia nos trechos em que ela atravessa a cidade;

● áreas com usos de lazer e interesse paisagístico, ao longo do antigo açude
São Castelo, que deverá ser objeto de um plano específico de uso e ocupação no
sentido de se promover um grande espaço verde com características de parque
urbano.

● áreas com usos de transformação (industrial), estocagem e armazenamento

de bens e produtos, localizadas a oeste da cidade e a sul da rodovia, destinadas a

instalação das indústrias “poluentes” para onde deverão ser transferidas aquelas já
instaladas em locais impróprios não compatíveis com a sua atividade atual (usos
desconformes)."
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O PD, não estabelece zoneamento e políticas específicas para as áreas centrais e
sítios históricos.

ZEIS

O Plano Diretor instituiu a criação das ZEIS, “para a produção e melhoria de habitação
de interesse social, promover a regularização jurídica da área, a implantação de
infraestrutura básica e equipamentos comunitários e a regularização dos terrenos
públicos e privados ocupados por habitações subnormais, por populações de baixa
renda.”(Art. 14) e ainda “(...) destinam-se a transferências das sub-habitaçÕes
localizadas nas áreas de encostas próximas as erosões e melhoria daquelas
localizadas nas próprias áreas de intervenção.” (§1° do Art. 15) e determinou a criação
de 3 áreas: (Art. 15)

● ZEIS 1: abrange os bairros Vila Primo, Vila Cajueiro/Professores e Vila Isaias;
● ZEIS 2; abrange os bairros Vila Caeminha e Bairro do Açude.
● ZEIS 3; abrange os bairros Vila Santos Dumont, Terra Bela e Bairro do

Matadouro.

As ZEIS estão demarcadas no mapa do zoneamento urbano, mas não há descrição
do perímetro, conforme o Plano Diretor, “O Executivo Municipal, mediante Decreto,

deverá demarcar as áreas a serem integrantes das Zonas Especiais de Interesse

Social e elaborar os programas de intervenção, nos termos estabelecidos na
legislação federal pertinente.” (§ 2°, Art. 15) E “O Executivo Municipal tem um prazo

de cento e oitenta dias para promover a delimitação topográfica das Macrozonas
Urbanas e enviar projeto de lei à Câmara Municipal (...)” (Art. 42)
De acordo com o Plano Diretor, incisos III e VI, Art. 16; “As Zonas Especiais de
Interesse Social terão planos urbanísticos e de regularização fundiária específicos,
observando-se para sua execução as seguintes diretrizes;

● destinar os investimentos públicos ao atendimento das necessidades locais,

notadamente às de habitação, equipamentos urbanos e comunitários, sistema viário
e meio ambiente;

● implementar a instalação de equipamentos urbanos e comunitários,
consentâneos com a necessidade e características socioeconômicas e culturais dos

moradores das ZEIS;”

Segundo a Lei 133/06 - Parcelamento Uso e Ocupação do Solo, Art. 28. Os diversos
lotes deverão atender ao seguinte:
Para as Zonas Habitacional, Comercial, Mistas e de Influência da Rodovia serão

exigidos:
● frente mínima 12,00m (doze metros)

● área mínima de 360,OOm^ (trezentos e sessenta metros quadrados)
Para a Zona Industriai serão exigidos:

● frente mínima 15,00m (quinze metros)
● área mínima de 600,OOm^ (seiscentos metros quadrados)

Para as ZEIS serão exigidos:
● frente mínima 10,00 m (dez metros)

● área mínima de 200,00 m^ (duzentos metros quadrados).
O percentual que corresponde às áreas que possibilitam a produção de moradia
popular é de aproximadamente 60% do território de acordo com as características e

parâmetros de uso e ocupação do solo para o município de Buriticupu.
Instrumentos de Política Fundiária

Para implementar a Política de Desenvolvimento Sustentável e Expansão Urbana,
foram definidos os seguintes instrumentos no Plano Diretor Municipal: (Art. 11)

● planos, programas e projetos setoriais;
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● instituição de zonas especiais de interesse social;
● estudos de impacto de vizinhança;
● estudos de impacto ambientai;

● sistema de planejamento municipal.
Como se aplica: “Art. 14. Ficam criadas Zonas Especiais de Interesse Social para a

produção e melhoria de habitação de interesse social, promover a regularização
jurídica da área, a implantação de infraestrutura básica e equipamentos comunitários
e a regularização dos terrenos públicos e privados ocupados por habitações
subnormais, por populações de baixa renda”
§1° As Zonas Especiais de Interesse Social destinam-se a transferências das sub-
habitações localizadas nas áreas de encostas próximas as erosões e melhoria
daquelas localizadas nas próprias áreas de intervenção." (Art. 15)
Onde se aplica; abrange os bairros Vila Primo, Vila Cajueiro/Professores e Vila Isaias
(ZEIS 1), Vila Caeminha e Bairro do Açude (ZEIS 2) e Vila Santos Dumont, Terra Bela
e Bairro do Matadouro (ZEIS 3). “O Executivo Municipal, mediante Decreto, deverá
demarcar as áreas a serem integrantes das Zonas Especiais de Interesse Social(...)”
(§ 2°, Art. 15)

1.6 Perfil Industrial

A parcela do PIB do município de Buriticupu referente à produção industrial é em
valores atualizados R$ 23.107.000,00, representando 8,2 % do PIB total.

Sobremaneira, esta indústria está intrinsecamente ligada ao extrativismo vegetal,
sendo composta por carvoarias para a indústria siderúrgica situada no entorno,
serrarias e a fábricas de móveis. Ver quadro seguinte.

Quadro 4 - Extração Vegetal e Silvicultura 201C
Descritivo Unidade Quantidade

Madeiras - carvão vegetal - quantidade produzida 17.034;ton

R$x 1000 12.776'Madeiras - carvão vegetal - valor da produção

Madeiras - lenha - quantidade produzida 1.848

R$x 1000Madeiras - lenha - valor da produção 52

Madeiras - madeira em tora - quantidade produzida 989

R$ X1000Madeiras - madeira em tora - valor da produção 198i

Fonte: IBGE

Cabe a ressalva que o PIB do município de Buriticupu (R$ 283.403.000,00) tem seu
grande lastro no setor de serviços, com valor a preço corrente de R$ 144.368.000,00,
representando 50,9 %; seguidamente o setor primário (agropecuária) responde com
valor a preço corrente de R$ 108.585.000,00, com 38,3 %; a indústria, representando

8,2 % do PIB e arrecadação de impostos com valores atuais de R$ 7.343.000,00,
pesando com 2,6 % no Produto Interno Bruto.
Os quadros seguintes, disponibilizados no site do IBGE, estão apresentadas
quantificações referentes à produção do Município.

Quadro 4 - Pecuária 2010
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Unidade QuantidadeDescritivo

cabeçasBovinos - efetivo dos rebanhos 90.424

Eqüinos - efetivo dos rebanhos cabeças 1.390

Bubalinos - efetivo dos rebanhos cabeças 206

cabeçasAsininos - efetivo dos rebanhos 1.132

Muares - efetivo dos rebanhos cabeças 1.015

Suínos - efetivo dos rebanhos cabeças

cabeças

4.752

Caprinos - efetivo dos rebanhos 1.486;

Ovinos - efetivo dos rebanhos cabeças 1.348'

Galos, frangas, frangos e pintos - efetivo dos rebanhos cabeças 28.103;

12.8971Galinhas - efetivo dos rebanhos cabeças

Codornas - efetivo dos rebanhos cabeças

Coelhos - efetivo dos rebanhos cabeças

Vacas ordenhadas - quantidade cabeças 16.284;

Ovinos tosquiados - quantidade cabeças

Leite de vaca - produção - quantidade Lx 1000 10.259

Ovos de galinha - produção - quantidade Mil dúzias 39

Fonte: IBGE

Quadro 5 - Lavoura 2010

UnidadeDescritivo Quantidade

Banana (cacho) - Quantidade produzida 242:ton

R$xl000Banana (cacho) - Valor da produção 266!

Banana (cacho) - Área plantada ha 22i

Banana (cacho) - Área colhida 22|ha

Banana (cacho) - Rendimento médio kg/ha 11.000’

Castanha de caju - Quantidade produzida 200;ton

R$ X1000Castanha de caju - Valor da produção 210,

Castanha de caju - Area plantada ha 500

Castanha de caju - Area colhida ha 500

Castanha de caju - Rendimento médio kg/ha 400

Coco-da-baía - Quantidade produzida Mil frutos 38

Coco-da-baía - Valor da produção R$ X1000 19

Coco-da-baía - Área plantada ha 15

Coco-da-baía - Área colhida ha 15

Coco-da-baía - Rendimento médio frutos por hectare 2.533

Laranja - Quantidade produzida 20ton

R$xl000Laranja - Valor da produção 18

Laranja - Area plantada ha 4:

Laranja-Área colhida ha 4

Laranja - Rendimento médio kg/ha 5.000

Fonte: IBGE
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Quadro 6 - Lavoura Temporária 2010

QuantidadeUnidadeDescritivo

Arroz (em casca) - Quantidade produzida 6.300;ton

R$ X1000Arroz (em casca) - Valor da produção 3.855:

Arroz (em casca) - Área plantada ha 6.300;

Arroz (em casca) - Área colhida ha 6.300

kg/haArroz (em casca) - Rendimento médio 1.000

Cana-de-açúcar - Quantidade produzida

Cana-de-açúcar - Valor da produção

400ton

R$ X1000 40

Cana-de-açúcar - Área plantada 20!ha

Cana-de-açúcar- Área colhida ha 20

kg/haCana-de-açúcar- Rendimento médio

Feijão (em grão) - Quantidade produzida

20.000

519;ton

R$ X 1000Feijão (em grão) - Valor da produção 882i

Feijão (em grão) - Área plantada ha 1.250:

Feijão (em grão) - Área colhida ha 1.250:

kg/haFeijão (em grão) - Rendimento médio

Mandioca - Quantidade produzida

415 i

17.360ton

R$xl000Mandioca - Valor da produção 4.947

Mandioca - Área plantada ha 2.1701

Mandioca - Área colhida ha 2.170

kg/haMandioca - Rendimento médio 8.000:

Melancia - Quantidade produzida

Melancia - Valor da produção

81ton

R$ X1000 40:

Melancia - Área plantada ha 9:

Melancia -Área colhida ha 9

kg/haMelancia - Rendimento médio 9.000

26.100ÍMilho (em grão) - Quantidade produzida ton

R$ X1000Milho (em grão) - Valorda produção 11.536^

Milho (em grão) - Área plantada ha 14.500

Milho (em grão) - Área colhida ha 14.500;

kg/haMilho (em grão) - Rendimento médio

Tomate - Quantidade produzida

I.8OO:

615ton

R$xl000 922Tomate - Valorda produção

Tomate - Área plantada ha 15

Tomate - Área colhida ha 15:

kg/haTomate - Rendimento médio 41.000

Fonte: IBGE

>



t
eURiTiCUPUlAi PRE»EifUHADi

J.BURÍTICJPÜ
f‘rnc,

—j2Q2/%

<rXQ^
(●,

Ui;h,

Quadro 7 - Produção Agrícola Municipal - Cereais. Leguminosas e Oleaginosas 2007
Unidade QuantidadeDescritivo

Arroz (em casca) - Quantidade produzida 12.150ton

R$x 1000Arroz (em casca) - Valor da produção 6.099

Arroz (em casca) - Área plantada ha 9.720

Arroz (em casca) - Área colhida ha 9.720

kg/haArroz (em casca) - Rendimento médio da produção 1.250;

Feijão (em grão) - Quantidade produzida 285!ton

R$xl000Feijão (em grão) - Valor da produção 434;

Feijão (em grão) - Área plantada ha 680:

Feijão (em grão) - Área colhida ha 680^

kg/haFeijão (em grão) - Rendimento médio da produção 419'

Milho (em grão) - Quantidade produzida Tonelada 27.180

R$x 1000Milho (em grão) - Valor da produção 12.720

Milho (em grão) - Área plantada ha 15.100

Milho (em grão) - Área colhida ha 15.100:

Milho (em grão) - Rendimento médio da produção kg/ha 1.800:

Fonte: IBGE

Quadro 8 - Extração Vegetal e Silvicultura 201C
UnidadeDescritivo Quantidade

Madeiras - carvão vegetal - quantidade produzida 17.034ton

R$xl000Madeiras - carvão vegetal - valor da produção 12.776

Madeiras - lenha - quantidade produzida 1.848

R$ X1000Madeiras - lenha - valor da produção 52;

989>Madeiras - madeira em tora - quantidade produzida

R$xl000Madeiras - madeira em tora - valor da produção 198

Fonte: IBGE
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2. Memorial Descritivo

2.1 População de Projeto

A definição da população final de projeto será feita adotando-se um alcance de 30

anos e o projeto foi elaborado considerando-se como início de plano o ano de 2026 e

final de plano o ano de 2056.

Com a finalidade de desenvolver os estudos de crescimento populacional, com o

maior nível de segurança possível, foram estudados os resultados das taxas de

crescimento obtidos, através das equações matemáticas, bem como daqueles

encontrados através da taxa geométrica de crescimento anual - TGCA.

Esta análise ocorreu tomando como base os resultados das populações urbanas da

cidade de Buriticupu - MA obtidos nos dois últimos Censos, 2000 e 2010 e a Contagem

2007, visto a fundação da cidade datar de 10 de novembro de 1994.

Quadro 1 - Evolução Histórica do Crescimento Populacional

População

2000 (hab)

População

2007 (hab)

População

2010 (hab)
35.78926.017 31.210

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1950/2010

O cálculo utilizado para a estimativa populacional considerou-se o crescimento da

população rural apresentado no Quadro 1 e obtido pelo IBGE.

Para o cálculo da evolução populacional, foi estudada a taxa geométrica de

crescimento anual (TGCA), onde a taxa calculada para o município de Buriticupu entre

os anos de 2000-2007 foi de 2,63 % e de 2007-2010 foi de 4,67% a.a., com TGCA

médio de 3,24 %.

A seguir apresentamos o quadro resultante do estudo da projeção populacional de

início de plano, ano 2026, até o ano de alcance de projeto, ano 2056.

Quadro 2 - Projeção Populacional do Bairro Terra Bela
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POPULAÇÃO TOTALANO

21.8442026 21.844

22.5522027 22.552

23.2822028 23.282

24.0372029 24.037

24.8162030 24.816

25.6202031 25.620

26.4502032 26.450

27.3072033 27.307

2034 28.19128.191

29.105 29.1052035

30.0482036 30.048

2037 31.021 31.021

2038 32.026 32.026

33.0642039 33.064

34.1352040 34.135

2041 35.241 35.241

36.3832042 36.383

2043 37.562 37.562

2044 38.779 38.779

2045 40.035 40.035

41.3332046 41.333

2047 42.672 42.672

2048 44.054 44.054

45.4822049 45.482

2050 46.955 46.955

2051 48.477 48.477

2052 50.047 50.047

51.6692053 51.669

53.3432054 53.343

2055 55.071 55.071

2056 56.85556.855

2.2 Concepção do Sistema Proposto

A elaborado deste [jroieto terá um sistema de alimentado ppr captacK

iubterrãnea como fonte de suprimento BBra o abastecimento de água, através de 4

hnoffq tubulares com profundidade de 150,OOm, denominados P-Q1 e P-Õ2. qué

taperarão 16 horas diária. Muipados com CMBs submersos. Que recalcarão o volumé

Ináxímo diário, PÕirãdutoras. Para um único reservatório de concreto armado conii

liíolurne de SOO.OOiTtflj

2.3 Previsão de Consumo

Para a determinação da demanda de água, foram adotados os parâmetros seguintes;
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4,0 hab. / UnidadeTaxa de Ocupação

Residenciais

Consumo per capita	

Coeficiente para o dia de maior consumo..

Coeficiente para a hora de maior consumo

Como se trata de conjunto habitacional em área confinada é desconsiderado

para efeito deste projeto a projeção populacional.

150 L/hab.dia

K1 = 1,2

K2= 1,5

Previsão de demanda

Demandas prováveisPer capita

(Uhab.dia)
População (hab)

Máx. diáriaM édia Méoí.horária

(Udia)

8.528.316.387 10.233.979,65 15.350.969,48

(L/S)
56.855 150

118,4598,71 177,67

(m^/h)
426.42355,35 [ 639,62

2.4 Captação

O suprimento de água para garantir a demanda do projeto será obtido a partir de

manancial subterrâneo, através do aproveitamento dos poços PTP-07, PTP-08, PTP-

09, PTP-13, PTP-15, PTP-16, PTP-17 que serão reequipados.

2.5 Recalque

As águas captadas serão recalcadas para o Reservatório Apoiado de 1.000 m3 a ser

implantado, por meio de conjuntos motobomba do tipo submersível, cujos dados são
apresentados a seguir:

. Poço PTP-7

- Cota do Terreno no Poço:	
- NA Máximo do RE 1.000 m^: 	

- Nível Estático do Poço:	
- Nível Dinâmico do Poço:	
- Desnível Geométrico:	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total:	
- Altura Manométrica Total:	

- Vazão de recalque:	
- Potência Da Bomba	

153,99 m

.170,25m

110,00 m

180,00 m

209,12 m

192,00 m

..12,31 m

221,43 m
.. 25 m^/h

75 CV
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● Poço PTP-8

- Cota do Terreno no Poço:	
- NA Máximo do RE 1.000 m^: 	

- Nível Estático do Poço;	
- Nível Dinâmico do Poço;	
- Desnível Geométrico;	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total;	
- Altura Manoméírica Total;	

- Vazão de recalque:	
- Potência Da Bomba	

144,01 m

.170,25m

..79,35 m

107.00 m

141,94 m

120,00 m

....9,90 m

151,84m
.. 40 m^/h

..32,5 CV

● Poço PTP-9

- Cota do Terreno no Poço:	
- NA Máximo do RE 1.000 m^; 	

- Nível Estático do Poço:	
- Nível Dinâmico do Poço:	
- Desnível Geométrico:	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total:	
- Altura Manométrica Total:	

- Vazão de recalque:	
- Potência Da Bomba	

141,20 m

.170,25m

..89,25 m

118,79m

155,97 m

138,00 m

..13,58 m

169,55 m
.. 40 m^/h

40 CV

● PoçoPT-13

- Cota do Terreno no Poço:	
NA Máximo do RE 1.000 m^: 	

- Nível Estático do Poço;	
- Nível Dinâmico do Poço:	
- Desnível Geométrico:	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total;	
- Altura Manométrica Total:	

* Vazão de recalque:	
- Potência Da Bomba	

146,94 m

.170,25m

110,00 m

180,00 m

199,76 m

192,00 m

....8,54 m

208,30 m
..50 m^/h

75 CV

● PoçoPT-15

- Cota do Terreno no Poço:	
- NA Máximo do RAP 1.000 m^: 	

- Nível Estático do Poço:	
- Nível Dinâmico do Poço:	
- Desnível Geométrico:	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total:	
- Altura Manométrica Total:	

- Vazão de recalque:	
- Potência Da Bomba	

164,79 m

.170,25m

123,50 m

173,80 m

182,81 m

190,00 m

....3,95 m

186,76 m
.. 30 m^/h

..32,5 CV
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. PoçoPTP-16

- Cota do Terreno no Poço;	
- NA Máximo do RAP 1.000		

- Nível Estático do Poço:	
- Nível Dinâmico do Poço:	
- Desnível Geométrico:	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total:	
- Altura Manométrica Total:	

- Vazão de recalque:	
- Potência da Bomba:	

. PoçoPTP-17

- Cota do Terreno no Poço;	
- NA Máximo do RAP 1.000 m^: 	

- Nível Estático do Poço:	
- Nível Dinâmico do Poço;	
- Desnível Geométrico:	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total:	
- Altura Manométrica Total:	

- Vazão de recalque:	
- Potência Da Bomba	

..153,33 m

...170,25m

..110,00 m

..180,00 m

.. 189,84 m

.. 192,00 m

8,08 m

.. 197,92 m

44,92 m3/h
50 CV

128,21 m

.170,25m

110,OOm

180,00 m

231,29 m

192,00 m

..10,89m

242,18 m
.. 40 m^/h

75 CV

2.6 Tratamento

O sistema disporá de tratamento de água consistindo em desinfecção através

de cloro, adotando pastilha de Hipocal em dosador com capacidade de 50 kg,

dimensionado para a vazão de 21,65 mVh, durante 16 horas diárias e 1 ppm de cloro

livre, ocasionando a demanda de 2,65 pastilhas/dia ou 15,98 kg/dia para cada poço

(ver catálogo com desenho anexo do fabricante).

2.7 Macromedição

Será instalado 7 macro medidor, tipo Woitmann vertical 100 mm (4”),

transmissão magnética, relojoaria seca, sem opção de saída para telemetria, classe

metrológica B e flanges PN10, assentado dentro de caixa de alvenaria, nas adutoras

de PVC PBA cl15, DN 100, afastado do cavalete de modo a garantir o comprimento

mínimo de tranquilização (50^75,OOcm).

2.8 Adução
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O sistema de aduçào consiste em 07 sete adutoras em tubos de PVC PBAcMS-

DN100.00 que se interligam ao reservatório, através de dutos de FF TFL PN10 DN

100, dimensionados atendendo a NBR-5626/98 da ABNT, usadas a equação de

Darcy-Weisbach. A definição do material adotado teve por base o estudo das pressões

máximas e mínimas produzidas pelos transientes hidráulicos, apresentado no

memorial de cálculo.

Sistema de adução

ADUTORA EXTENSÃO MATERIAL DIÂMETRO

PVC PBA CL-15P(XO PTP-07

POÇO PTP-08

POÇO PTP-09

POÇO PTP-13

595,02 100

363,75 PVC PBA CL-15 100

PVC PBA CL-151.191,75

1.557,10

100

PVC PBA CL-15 100

PVC PBA CL-15POÇO PTP-15

POÇO PTP-16

869,82 100

PVC PBA CL-15941,54 100

PVC PBA CL-15POÇO PTP-17 55,90 100

5.574.88 I PVC PBA CL-lsTTOTAL GERAL

2.9 Reservação

O dimensionamento do reservatório, caracterizado hidraulicamente como de

montante, atendendo regulação da CAEMA, com tubulações em FoFo- Flange PN10;

dotados de proteção contra descarga atmosférica -SPDA, sinalizador noturno,

sensores de nível para controle, escada de acesso externo ao reservatório e guarda-

corpo em aço, devidamente pintada, contendo patamar de repouso e para 0 acesso

interno, escada tubular em aço inox, com fixação através de parafusos.

O dimensionamento hidráulico econômico do sistema de reservação adota o

diagrama de massas e atende o disposto na norma NBR 12217/1994, sendo

elaborado de forma a encontrar a capacidade necessária ao equilíbrio entre as

variações horárias dos caudais aduzidos dos poços, admitidas suas interrupções,

inclusive as advindas dos horários de pico de demanda de energia elétrica, e os

caudais distribuídos, adotando suas variações ao longo do dia. Na avaliação do nível

mínimo de reservação, é computada a análise hidráulica para impedir a formação de

vórtice e a consequente admissão de ar para as tubulações de distribuição.

Para efeito do dimensionamento são computados 16 horas diárias de

bombeamento por poço, sendo incluída a parada obrigatória das 18 às 21 h visando

a eficiência energética do sistema de bombeamento e 0 uso racional de energia;
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0 sistema disporá de uma unidade central de reservação elevada em concreto

armado, que recebe água proveniente dos poços, com capacidade total de

armazenamento de 1.000,00 m^, assentado na cota 170,25,00 m com torres de 12,00

m, com dimensões internas do cilindro de diâmetro de 11,30 m e altura útil de 10,30

m. O reservatório será munido de tubulações de distribuição (FoFo DN300), de

extravasão (FoFo DN300), descarga de fundo (FoFo DN300) e ventilação (FoFo

DN100) e das chegadas das adutoras dos poços (FoFo DN100).

2.10 Rede de Distribuição

A rede de distribuição foi dimensionada para atender a demanda de 2056,

identificando as necessidades de construção/ampliação.

A rede de distribuição foi dimensionada pelo método das áreas de influência, que

pressupõe o cálculo de uma rede tronco e a verificação expedita da rede secundária

com diâmetro mínimo. A descrição apresentada a seguir mostra em detalhes o método

utilizado.

Através de um estudo criterioso da área de projeto, definem-se uma rede principal e

os nós de cálculo. Nestes nós são previstas as saídas de água para atendimento da

demanda em cada área de influência.

Como premissa, as áreas de influência serão alimentadas através de rede com

diâmetro mínimo, no caso igual a 50 mm, veiculando uma vazão em média de 1,0 l/s,

cuja perda de carga unitária não excederá a 8 m/km. Deve ser salientado que

normalmente existem, em cada área de influência, mais de um ponto de alimentação

no diâmetro de 50 mm, reduzindo ainda mais a perda de carga unitária.

A rede de cálculo ou rede tronco, por sua vez, além de veicular as vazões com perda

de carga de no máximo 8 m/km, deverá garantir em qualquer local, inclusive nos mais

críticos, as pressões mínimas desejáveis.

Assim, após o cálculo da rede tronco, verifica-se. partindo de qualquer nó. se nos

locais mais críticos, quer seja em termos de cotas do terreno (altas ou baixas), quer
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seja em termos de distância, as pressões disponíveis estão dentro dos limites

aceitáveis e estabelecidos quando do lançamento da rede tronco e da definição dos

respectivos diâmetros.

Tendo em vista as condições topográficas de Buriticupu e as características do

reservatório elevado existente, que acarretariam pressões estáticas muito acima das

recomendáveis (mais de 80 mea), a cidade foi dividida em duas zonas de pressão;

Zona Baixa e Zona Alta. O abastecimento da zona baixa será feito através do

reservatório apoiado a ser implantado enquanto a zona alta será alimentada pelo

reservatório elevado existente.

De acordo com o dimensionamento elaborado, será necessária a implantação

das seguintes extensões de rede por diâmetro:

DISCRIMINAÇÃO DA TUBULAÇAO

PVC Tigre PBA classe 12 - DN50

PVC Tigre Vinilfer DEFoFo - DN150

PVC Tigre Vinilfer DEFoFo - DN200

PVC Tigre PBA classe 12 - DN75

PVC Tigre Vinilfer DEFoFo - DN250

PVC Tigre PBA classe 12 - DNIOO

PVC Tigre Vinilfer DEFoFo JEI - DN300

Quadro de Tubulação

QUAmiDA UNIDADE

29.228,70 m

1.993,10 m

1.310,00 m

2.853,10 m

577,30 m

2.498,10 m

19,50 m

2.11 Ligação Predial

Considerando que se propõe o atendimento de 100% da população em início

de plano, estima-se em 5.471 unidades o número de ligações prediais para

implantação imediata. Este valor foi encontrado conforme se segue:

- População atendida em 2026 (23%)	

- População atendida em 2056 (100%)	

- Incremento de População:	

- Relação hab / domicílio (segundo IBGE)

- N° de ligações	

1.270 hab.

4.191 hab.

8.752 hab.

4,0 hab./dom

5.461 und



f
íÃ^ PRcFElTURADí

^f,B’JRmCJPU
BURmcUPU

m
34

1K

MiJh:

Os ramais prediais serão executados em tubos e conexões de PVC rígidos,

Classe 15, diâmetro de “ou que se interligarão à rede de distribuição por meio

de colar de tomada em PVC, atendendo individualmente cada lote.

Para medição do consumo intradomiciliar e ainda como medida para diminuir

as perdas e desperdícios de água no sistema, foi fixado um índice de hidrometração

de 23 %. Assim, deverão ser implantados 1.270 unidades, sendo 4.1910 as ligações

novas serão hidrometradas em 2® etapa.

Estes hidrômetros serão do tipo multijato, magnético, capacidade de 3,00

mVh, classe metrológica B, diâmetro nominal de >2 "ou devidamente abrigados em

caixas de fibra de vidro instaladas no muro frontal do imóvel, de acordo com o padrão

adotado pela CAEMA.
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3. Memorial De Cálculo

3.1 Parâmetros Adotados

Taxa de Ocupação	

Consumo per capita	

Coeficiente para o dia de maior consumo

Coeficiente para a hora de maior consumo

4,0 hab./ Unidade Residenciais

150 L / hab. x dia

Kl = 1,2

K2= 1,5

3.2 Estudos populacionais

As populações que subsidiam o estudo de projeções foram obtidas nos censos do

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) dos anos de 1991, 2000 e 2010,

assentadas na área urbana do Município de Buriticupu

(https://www.sidra.ibge.gob.br/tabela/2022).

MA

Quadro 3 - Tabela 202 (IBGE): População residente, por sexo e situação

do domicílio

População

2000 (hab)

População

2007 (hab)

População

2010 (hab)

35.78926.017 31.210

Fonte: IBGE.

Bairro Terra Bela:

Número atual de residências beneficiadas

Ano de implantação do sistema

Fim de operação do sistema

Período de alcance do projeto

5.461,00 casas:

2026;

2056;

30 anos.

Taxa de crescimento geométrico:

População Urbana de Buriticupu (Fonte: IBGE, População Residente - SIDRA):

População ano 2000: 39.498 habitantes;

População ano 2010: 54.930 habitantes.

/
P finalt

-1fg=
inicial
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Sendo:

fgtaxa de crescimento geométrico;

Piniciai - população no inicio do período;

Pfinai - população no fim do período,

t - Tempo transcorrido entre as duas datas de referência do censo.

/
39.49810

-1=0,0526= 3,24% a. afg= 54.930
/

Fórmula para o cálculo da população de fim de plano:

P “Pinicial(^'*"l’g)

Onde:

P* - população em um momento t.

Quadro 4 - Projeção populacional do Bairro Terra Bela para os anos de

início de plano, meio e fim de plano



f
BURITICUPUPRcrtirURAO =

f.BURITlCJPJ l’ror, QUO:.f>r(y^

Kuh.

ANO POPULAÇAO TOTAL

21.8442026 21.844

22.5522027 22.552

23.28223.2822028

2029 24.037 24.037

24.8162030 24.816

25.62025.6202031

26.4502032 26.450

27.3072033 27.307

28.1912034 28.191

29.1052035 29.105

30.0482036 30.048

31.0212037 31.021

32.026 32.0262038

2039 33.064 33.064

2040 34.135 34.135

35.2412041 35.241

36.3832042 36.383

37.56237.5622043

38.779 38.7792044

40.0352045 40.035

41.3332046 41.333

42.6722047 42.672

2048 44.054 44.054

45.4822049 45.482

2050 46.955 46.955

48.477 48.4772051

50.047 50.0472052

51.6692053 51.669

53.3432054 53.343

2055 55.071 55.071

2056 56.855 56.855

3.3 Cálculo das vazões

Vazão Média Diária

Pxq
Qmédia =

86.400

Vazão Máxima Diária

Qmáx.diárà = Qmédiaxk| (2)
Vazão Máxima Horária

Qmáx.horár ia = Qmédiaxk .,xk 2 (3)

(1)
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Previsão da demanda diária e vazões requeridas

Demandas prováveisPer capita

(Uhab.dia)
População (hab)

Média Máx.diària Máx.horária

(L/dia)

15.350.969,488.528.316,38 10.233.979,65

(L/s)
15056.855

98,71 177,67118,45

(m^/h)
355,35 426,42 639,62

3.4 Recalque

Os equipamentos de recalque serão CMB(s) submersos trifásicos, 2 polos,

alimentados com energia elétrica da concessionária 380V/60Hz.

O dimensionamento atende a NBR 12.214 (ABNT).

Vazão de recalque

Qmáx.diária “ 426,42 mVh

Período de bombeamento = 16 h/dia

426,41x24
=639.62 m^/h= 177,67L/sQ rec

16

Considerando os resultados das últimas avaliações hidrogeologias realizadas na
cidade de Buriticupu, os poços com vazões mais representativas produzem
30,00m^/h. sendo assim haverá a necessidade da construção de 6 poços tubulares
profundos, os quais, funcionando conjuntamente e continuamente durante 16 horas
por dia, produzirão 639,36m3/h necessários para o abastecimento adequado e
satisfatório.

Dados básicos dos CMB submerso existentes,



BURITICJPU
PU

l’roc.
IS

3Miih.

PotênciaPressãoColoc.Vazão
Poço

(mea) íç^ÇmVh) ími
221,43 75PTP-07E 25,00

40,00

192

32,5151,84PTP-08E 120

169,55 4040,00

50,00

138PTP-09E

208,3 75PTP-13E 192

186,76 32,5190PTP-15E 30,00

197,92 5044,92 192PTP-16E
£

242,18 7540,00

40,00

192PTP-17E

190 60190PTP-07P

225,5 6040,00 160PTP-08P

228,25 60160PTP-09P 40,00

40,00 229,5 60PTP-13P 160

235 6040,00

40,00

40,00

160PTP-15P

245 60PTP-16P 160

255 60160PTP-17P

190 6040,00 160PTP-18P

180 6040,00 160PTP-18P

Apresentamos a seguir o dimensionamento das adutoras, cavaletes, edutores e

equipamentos de recalque dos poços P01, P02, P03, P04.

3.4.1 Poço P-01:

■ Adutoras:

O pré-dimensionamento econômico da adutora foi feito com auxílio da equação

de Bresse, considerando a vazão de bombeamento e o coeficiente de Bresse (k):

D{m) = k^Q{mVs)

Sendo:

D - Diâmetro (m)

k - coeficiente de Bresse (para sucção de bombas varia de 0,8 a 1,6)

Q - Vazão de bombeamento (0,006014 m^/s)

= 1,00x70,006014D
(m)

m = 77,6 mm

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA ct15)

Verificação da velocidade:

De cálc. = 0,077552548
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Adutora enterrada (PVC PBA-CL15 DN100):

Diâmetro externo =110 mm

Espessura do tubo = 5 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0.006014
V= =0,77 m/s

TTX(0,100)2

Adutora subida reservatório (Ferro Fundido DN150 PN10):

Diâmetro externo = 100 mm

Espessura do tubo = 5,0 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
-=0,7 m/sV=

TTX(O.IOO)

■ Edutor e Cavalete:

A determinação do diâmetro mínimo do edutor e cavalete é feita pela

expressão:

D(mm) = 639.57Q(m^/s)

=639,5/0,0060MD
(mm)

Dmin = 87,57 * 88 mm

Dadot = 100 mm

Verificação da velocidade:

4Q
V =

;rD'

Diâmetro externo do tubo = 110,00 mm;

Espessura da parede do tubo = 5,00 mm;

Diâmetro interno do tubo = 100,00 mm.

4x0,006014
V= -=0,77 m/s

TTX{0,100)

Os conjuntos elevatórios têm edutores e cavaletes de aço galvanizado de 4’

(DN100) Norma NBR 5580, Classe M, com extremidades com roscas cônicas

atendendo a NBR 6610, NBR 6946 e DIN 2986.
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■ Cálculo das perdas de carga:

As perdas de carga são calculadas pela formulação de Darcy-Weisbach, sendo

o valor de f calculado pela equação de Swamee (1993). Os valores de ‘e’ adotados

são 0,00015 m para FG (edutor e cavalete), 0,00001 m para o PVC da adutora e

0,00015 m para a tubulação de FF da subida para o reservatório.

Perda de Carga Localizada (hi):o

Para obtenção da perda de carga localizada faremos uso da seguinte

formulação.

v^
hf = k

2g

Onde:

■ V = velocidade (m/s);

■ g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

■ k = coeficiente de perda de carga;

● hf = perda de carga localizada (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hfi):

CAVALETE

Diâmetro

(mm)

Valor de Vazão

(m3/s)

Velocida

de (m/s)
hfiW2gConexões Quant. K

0,0103 100 0,006014 0,77 0,030Ampliação gradual

Curva 90°

1

0,01M 100 0,006014 0,77 0,0301

0,2 0,030 0,012 100 0,006014 0,77Curva 45°

0.030 0,040.6 100 0.006014 0,77Registro de gaveta

Tê passagem direta

Válvula de retenção

2 L L L

0,6 0,030 0,02100 0,006014 0,771

0.030 0,152,5 100 0,006014 0,772
L

0,24TOTAL

● Na Adutora enterrada (PVC DN 150) (hf2);

ADUTORA ENTERRADA

Diâmetro

(mm)

Velocida

de (m/s)

Valor de Vazão

(m^/s)
hÍ2V2/2gConexões Quant.

K

0,030 0,04Curva 90° 3 M 100 0,006014 0,77

03 0.030 0,023 100 0.006014 0.77Curva 45°
LL L

0.2 100 0,006014 0.77 0,030 0,01Registro de gaveta

Tê passagem direta

1
L LL

0,6 0.030 0,02100 0,006014 0.771
L L

0.08TOTAL
L
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● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 150) (hfs);

ADUTORA SUBIDA

Diâmetro

(mm)

Valor de Vazão

(m3/s)

Velocida

de (m/s)
hfsConexões Quant. VV2g

K

Ampliação gradual

Curva 90°

0 106 0,01111 1,26 0,081L L

M 0,093 80 0,006014 1,20 0,073
L L L

Registro de gaveta

Saída de canalização

80 0,006014 1,20 0,073 0,011
LL

0,071 1 80 0,006014 1,20 0,073
L L L

TOTAL 0,18

hi = hfi + hf2+ hÍ3

hi = 0,24 + 0,08 + 0,18 = 0,50 m

o Perda de Carga Contínua (hz):

Para obtenção da perda de carga contínua utilizaremos a Fórmula Universal de

Darcy-Weisbach expressa abaixo.

fxLxV'
hf =

2xDxg

Ainda, como auxílio, utilizaremos, também o número de Reynolds e o

parâmetro de rugosidade e para obtenção do fator de atrito da Fórmula Universal,

expressos a seguir.

0,125n-i6l6

2500 f' £ . 5,74

3,7D

644Q
, £ e f = ● + 9,5 InRe =

Re Re ReJ V

Onde:

Q = vazão de bombeamento (mVs):

0 = diâmetro (m)

Re = Número de Reynolds

£ = rugosidade absoluta (m);

f = coeficiente de atrito;

V = velocidade (m/s);

L = extensão da tubulação (m);

g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

hf = perda de carga contínua (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hf4);
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CAVALEfE E EDinOR

hf4Q(m^/s) fL(m) D (mm) V (m/s)Descrição Ree

0,02269444 0,04TUBO FoFo 0.006014 100 0.77 0.00015 765735.47
L L LL

0,02269444 0,010,006014 100 0,77 0,00015 76573TUBO PVC PBA-CL15 1.5
L L

TOTAL 0,05

Obs: a profundidade de colocação da bomba será de 150,00 meo

comprimento de tubos no cavalete será de 2,50 m, portanto o comprimento do

conjunto edutor mais cavalete será de 152,50 m.

● Na Adutora enterrada (PVC DN 100) (hfs):

ADUTORA ENTERRADA

Descrição L(m) Q(itf/s) I D (mm) V (m/s) f hf5Ree

TUBO PVC PBA-CL15 | 13,50 | 0,006014 75 1,36 0,000011102097 0.015349595 0.26
LL

TOTAL 0,26

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 150) (hfe):

ADUTORA SUBIDA

L(m) Q(m3/s) D(mn) V (m/s)Descrição f hfeRee

TUBO FoFo 21.61 0.006014 100 0,77 0,000151 76573 0,02269444
TOTAL

0,15L L

0.15L

Y)2 = hÍ4 + hfõ + hfe

hi = 0,05 + 0,26 + 0,15 = 0,46 m

o Perda de Carga Total (hf);

hf = hi + h2

hf = 0,50+ 0,46 = 0,96 m

■ Cálculo da altura manométrica:

Desnível Geométrico (DG):o

Dados:

Obs.: foram estimados os valores de nível estático e dinâmico, valores necessários

para o dimensionamento do equipamento de recalque. Salientamos que seja

realizado um novo dimensionamento quando os valores reais forem

disponibilizados.

Nível estático = 17 m;

Profundidade do nível dinâmico (ND) = 90,00 m;
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Cota do terreno na boca do poço (CP) = 9,00 m;

Cota de chegada no reservatório (CR) = 30,10 m.

Desnível geométrico = CR + ND - CP

Desnível geométrico (DG)= 30,10 + 90,00 - 9,00 = 111,10 m.

o

o

Altura manométrica total (AMT):o

AMT = DG + hf

AMT= 111,10 + 0,96 = 112,06 mea.

■ Potência estimada da bomba:

A Potência é dada pela expressão:

H
(m^/s) mt

P
(cv)

75n

Onde:

■ P - potência (cv)

■ Y" (1000kg/m^) é o peso específico da água.

■ Q - vazão de bombeamento (mVs)

■ Hmt - Altura manométrica (mea)

■ n - rendimento adotado.

Dados:

Vazão de recalque = 0,006014 m^/s

^ AMT= 112,06 mea

Rendimento adotado = 75%

Potência requerida:

1000x0,00614x112,06
P(CV)-

75x0,75

P(cv)=13,73 cv

Potência com folga = 12,23 x 1,30 = 15,90 cv

Adotado potência da bomba de 20,00 cv.
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3.4.2 Poço P-02:

■ Adutoras:

O pré-dimensionamento econômico da adutora foi feito com auxílio da equação

de Bresse, considerando a vazão de bombeamento e o coeficiente de Bresse (k):

D(m) = kjQ(mVs)

Sendo:

D - Diâmetro (m)

k - coeficiente de Bresse (para sucção de bombas varia de 0,8 a 1,6)

Q - Vazão de bombeamento (0,006014 mVs)

= 1,00x^0,006014D (m)

De cálc. = 0,077552548 m = 77,6 mm

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

Verificação da velocidade;

4Q
V =

;rD^

Adutora enterrada (PVC PBA-CL15 DN100):

Diâmetro externo =110 mm

Espessura do tubo = 5 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
V= -=0,77 m/s

TTX(0,100)

Adutora subida reservatório (Ferro Fundido DN100 PN10):

Diâmetro externo = 100 mm

Espessura do tubo = 5,0 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
V= -=0,7 m/s

TTX(0,100)

■ Edutor e Cavalete:
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A determinação do diâmetro mínimo do edutor e cavalete é feita pela

expressão:

D(mm) = 639,5VQ{m%)

=639,5^0,006014D
(mm)

Dmin = 87,57 * 88 mm

Dadot = 100 mm

Verificação da velocidade:

4Q
V =

;rD^

Diâmetro externo do tubo = 110,00 mm;

Espessura da parede do tubo = 5,00 mm;

Diâmetro interno do tubo = 100,00 mm.

4x0,006014
=0,77 m/sV=

TTX(0,100)2

Os conjuntos elevatórios têm edutores e cavaletes de aço galvanizado de 4’

(DN100) Norma NBR 5580, Classe M, com extremidades com roscas cônicas

atendendo a NBR 6610, NBR 6946 e DIN 2986.

■ Cálculo das perdas de carga:

As perdas de carga são calculadas pela formulação de Darcy-Weisbach, sendo

0 valor de f calculado pela equação de Swamee (1993). Os valores de ‘e’ adotados

são 0,00015 m para FG (edutor e cavalete), 0,00001 m para o PVC da adutora e

0,00015 m para a tubulação de FF da subida para o reservatório.

Perda de Carga Localizada (hi);o

Para obtenção da perda de carga localizada faremos uso da seguinte

formulação.

hf = k~

2g

Onde:

■ V = velocidade (m/s);
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g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

k = coeficiente de perda de carga;

hf = perda de carga localizada (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hfi):

CAVALETE

Diâmetro

(mm)

Valor de Vazão

(m3/s)

Velockla

de (m/s)
VV2g hfiConexões Quant.

K

100 0,006014 0,030 0,01Ampliação gradual

Curva 90°

1 0,77
í

0,030 0,011 M 100 0.006014 0,77L

0,2 0,030 0,01Curva 45° 2 100 0,006014 0,77

0.6 0,04Registro de gaveta

Tê passagem direta

Válvula de retenção

2 100 0,006014 0.77 0.030
L L L L

0,6 100 0,006014 0,030 0,021 0,77

0,152 2^ 100 0,006014 0,77 0,030

TOTAL 0,24

● Na Adutora enterrada (PVC DN 100) (hf2):

ADUTORA ENTERRADA

Diâmetro

(mm)

Valor de Velocida

de (m/s)

Vazão

(nP/s)
Conexões vV2g hf2Quant.

K

M 100 0,006014 0.030 0,04Curva 90° 3 0,77 L

Curva 45° 3 100 0.006014 0.77 0.030 0,02
L L LL

Registro de gaveta

Tê passagem direta
M 100 0,006014

0.006014

0.77 0.030 0,011
L L

0,6 100 0.030 0,021 0.77
L L L L

TOTAL 0.08L

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 100) (hfs):

ADUTORA SUBIDA

Diâmetro

(mm)

Valor de Velocida

de (m/s)

Vazão

(m^/s)
hfaConexões Quant. VV2g

K

Ampliação gradual

Curva 90°

0 106 0.01111 1,26 0.081
L L

M 0,073 0,093 80 0,006014 1.20
L L L

0^Registro de gaveta

Saída de canalização

80 0,006014 1,20 0,073 0,011

0,073 0,071 80 0,006014 1,201
L

0,18TOTAL

hi = hfi + hÍ2 + hfs

hi = 0,24+ 0,08+ 0,18 = 0,50 m

Perda de Carga Contínua (h2):o

Para obtenção da perda de carga contínua utilizaremos a Fórmula Universal de

Darcy-Weisbach expressa abaixo.
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fxLxV
hf =

2xDxg

Ainda, como auxílio, utilizaremos, também o número de Reynolds e o

parâmetro de rugosidade e para obtenção do fator de atrito da Fórmula Universal,

expressos a seguir.

0,125-16'
8

5,74^ r250064'l4Q £

, £ e f = ● + 9,5 InRe =

10'®;r<í Re 3,7D Re Rey V

Onde:

Q = vazão de bombeamento (mVs);

0 = diâmetro (m)

Re = Número de Reynolds

£ = rugosidade absoluta (m);

f = coeficiente de atrito;

V = velocidade (m/s);

L = extensão da tubulação (m);

g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

hf = perda de carga contínua (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hf4):

CAVALETE E EDUrOR

Q(n^/S) D (mm) V (m/s) f hÍ4Descrição L(m) Ree

0,006014 100 0,02269444 0,04TUBO FoFo 5,47 0,77 0,00015 76573
LL L

0,006014 100 0,77 0,02269444 0,01TUBO PVC PBA-CL15 1,5 0,00015 76573
L LL L L L

TOTAL 0,05L

Obs.: a profundidade de colocação da bomba será de 150,00 meo

comprimento de tubos no cavalete será de 2,50 m, portanto o comprimento do

conjunto edutor mais cavalete será de 152,50 m.

● Na Adutora enterrada (PVC DN 150) (hfs);

ADUTX)RA ENTERRADA

Descrição L(m) Q(m3/s) D (mm) V (m/s) f hfsReE

TUBO PVC PBA-CL15 355,91 0.006014 75 1,36 0,000011102097 0,0153495951 6,87
TOTAL

L L L

6,87

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 150) (hfe):
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ADUTORA SUBIDA

Descrição i-(m) Q(nP/s) D(nni) V (m/s) f hÍ6ReE

0.15TUBO FoFo 21,61 0,006014 100 0,77 0,00015 76573 0,02269444 L

TOTAL 0,15

h2 = hÍ4 + hfs + hfe

hi = 0,05 + 6,87+ 0,15 = 7,07 m

o Perda de Carga Total (hf);

hf = hi + h2

hf = 0,50+ 7,07 = 7,57 m

■ Cálculo da altura manométríca:

Desnível Geométrico (DG):o

Dados:

Obs.: foram estimados os valores de nível estático e dinâmico, valores necessários

para o dimensionamento do equipamento de recalque. Salientamos que seja

realizado um novo dimensionamento quando os valores reais forem

disponibilizados.

Nível estático = 17 m;

Profundidade do nível dinâmico (ND) = 90,00 m;

Cota do terreno na boca do poço (CP) = 4,32 m;

Cota de chegada no reservatório (CR) = 30,10 m.

o Desnível geométrico = CR + ND - CP

o Desnível geométrico (DG)= 30,10 + 90,00 - 4,32 = 115,78 m.

o Altura manométrica total (AMT);

AMT = DG + hf

AMT = 115,78 + 7,57 = 123,75 mea.

■ Potência estimada da bomba:

A Potência é dada pela expressão:
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Y{kg/m“)'^ H
(m’/s) ml

P
(cv) -

75n

Onde:

■ P - potência (cv)

■ Y“ (1000kg/m®) é o peso específico da água.

■ Q - vazão de bombeamento (mVs)

■ Hmt - Altura manométrica (mea)

■ r\ - rendimento adotado.

Dados:

v' Vazão de recalque = 0,006014 mYs

^ AMT= 125,75 mea

^ Rendimento adotado = 75%

Potência requerida:

1000x0,00614x125,75
P(CV)- 75x0,75

P(cv)= 13,73 cv

Potência com folga = 13,73 x 1,30 = 17,84 cv

Adotado potência da bomba de 20,00 cv.

3.4.3 Poço P-03:

■ Adutoras:

O pré-dimensionamento econômico da adutora foi feito com auxílio da equação

de Bresse, considerando a vazão de bombeamento e o coeficiente de Bresse (k):

D(m) = k-^Q(m®/s)

Sendo:

D - Diâmetro (m)

k - coeficiente de Bresse (para sucção de bombas varia de 0,8 a 1,6)

Q - Vazão de bombeamento (0,006014 m^/s)
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= 1,00xV0.006014D
(m)

m = 77,6 mm

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

Verificação da velocidade;

De cálc. = 0,077552548

4Q
V =

;rD'

Adutora enterrada (PVC PBA-CL15 DN100):

Diâmetro externo =110 mm

Espessura do tubo = 5 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
-=0,77 m/sV=

TTX(0,100)

Adutora subida reservatório (Ferro Fundido DN150 PN10);

Diâmetro externo = 100 mm

Espessura do tubo = 5,0 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
-=0,7 m/sV=

TTX(O.IOO)

■ Edutor e Cavalete:

A determinação do diâmetro mínimo do edutor e cavalete é feita pela

expressão:

D(mm) = 639,5VQ(m=/s)

=639,570,006014D
(mm)

Dmin = 87,57 * 88 mm

Dadot= 100 mm

Verificação da velocidade:

4Q
V =

;rD^

Diâmetro externo do tubo = 110,00 mm;

Espessura da parede do tubo = 5,00 mm;
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Diâmetro interno do tubo = 100,00 mm.

4x0,006014
V= =0,77 m/s

TTX(0,100)2

Os conjuntos elevatórios têm edutores e cavaletes de aço galvanizado de 4”

(DN100) Norma NBR 5580, Classe M, com extremidades com roscas cônicas,

atendendo a NBR 6610, NBR 6946 e DIN 2986.

■ Cálculo das perdas de carga:

As perdas de carga são calculadas pela formulação de Darcy-Weisbach, sendo

o valor de f calculado pela equação de Swamee (1993). Os valores de ‘e' adotados

são 0,00015 m para FG (edutor e cavalete), 0,00001 m para o PVC da adutora e

0,00015 m para a tubulação de FF da subida para o reservatório.

Perda de Carga Localizada (hi):o

Para obtenção da perda de carga localizada faremos uso da seguinte

formulação.

v^
hf = k

2g

Onde:

■ V = velocidade (m/s);

■ g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

■ k = coeficiente de perda de carga;

■ hf = perda de carga localizada (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hfi):

CAVALETE

Diâmetro

(mm)

Valor de Vazão

(m3/s)

Velocida

de (m/s)
Conexões Quant. vv2g hfi

K

0^Ampliação gradual

Curva 90°

100 0,006014 0,011 0,77 0,030

0,030

0,030

L

M 100 0,006014

0,006014

0,77 0.011
L

0,2Curva 45° 2 100 0,010,77

0,6Registro de gaveta 2 100 0,006014 0,77 0,030 0,04

Tê passagem direta 0,6 100 0,0060141 0,77 0,030 0,02

Válvula de retenção 2 lã. 100 0,006014 0,77 0,030 0,15L

TOTAL 0,24
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● Na Adutora enterrada (PVC DN 100) (hf2);

ADUTORA ENTERRADA

Diâmetro

(mm)

Valor de Velocida

de (m/s)

Vazão

(m^/s)
Conexões Quant. VV2g hÍ2

K

Curva 90® 0.43 100 0.006014 0.77 0.030 0.04I L í il

Curva 45® 3 100 0.006014 0.020.77 0.030
L L LL

0.2Registro de gaveta 100 0.006014 0.011 0,77 0.030L L LL

Tê passagem direta 1 100 0,006014 0.77 0,030 0,02L t

TOTAL 0.08
í

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 100) (hfs):

ADUTORA SUBIDA

Diâmetro

(mm)

Valor de Vazão Velocida

de (m/s)
hf3Conexões Quant. W2gK (m3/s)

Ampliaçãogradual 0 106 0,01111 1,26 0,081

Curva 90° 0,093 80 0,006014 1,20 0,073í

0,01Registro de gaveta 1 80 0,006014 1,20 0,073

Saída de canalização 1 80 0,006014 1,20 0,073 0,071
L L L

TOTAL 0,18

hi = hfi + hÍ2+ hfs

hi = 0,24 + 0,08 + 0,18 = 0,50 m

o Perda de Carga Contínua (h2):

Para obtenção da perda de carga contínua utilizaremos a Fórmula Universal de

Darcy-Weisbach expressa abaixo.

fxLxV^

2xDxg

Ainda, como auxílio, utilizaremos, também o número de Reynolds e o

parâmetro de rugosidade £ para obtenção do fator de atrito da Fórmula Universal,

expressos a seguir.

hf =

0,125
-1-168 \ /

64 5,74 25004Q £

, £6 f = ● + 9,5 InRe =

10-®;tí2^ 3,7D Re )Re Re

Onde:

Q = vazão de bombeamento (m®/s);

0 = diâmetro (m)

Re = Número de Reynolds

£ = rugosidade absoluta (m):
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f = coeficiente de atrito:

V = velocidade (m/s);

L = extensão da tubulação (m);

g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

hf = perda de carga contínua (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hf4):

CAVALETE E EDUTOR

Descrição Q(m^/s)LOn) D (mm) V(m/s) f hf4Ree

0,006014TUBO FoFo 5,47 100 0,77 0,00015 76573 0,02269444 0,04

0,006014TUBO PVC PB^-CU5 100 0.77 0,00015 76573 0,02269444 0,01lá L L

TOTAL 0,05L

Obs.: a profundidade de colocação da bomba será de 150,00 meo

comprimento de tubos no cavalete será de 2,50 m, portanto o comprimento do

conjunto edutor mais cavalete será de 152,50 m.

● Na Adutora enterrada (PVC DN 100) (hfs):

ADim>RA ENTERRADA

Descrição L(m) Q(ítP/s) d (mm) V (m/s) f hfsRee

TUBO PVCPEA-CL15 1440,881 0,006014 0,000011102097 0,015349595 8,5175 1,36

TOTAL 8,51

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 150) (hfe):

ADUTORA SUBIDA

Descrição L(m) Q(nP/s) D (mm) V(m/s) f hfeRec

100 0,02269444TUBO FoFo 21,61 I 0,006014 0,77 0.00015 76573 0,15L

TOTAL 0,15

h2 = hf4 + hfs + hfe

hi = 0,05 + 8,51+0,15 = 8,71 m

Perda de Carga Total (hf):o

hf = hi + h2

hf= 0,50+ 8,71 =9,21 m

■ Cálculo da altura manométrica:

Desnível Geométrico (DG);o

Dados;
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Obs.: foram estimados os valores de nível estático e dinâmico, valores necessários

para o dimensionamento do equipamento de recalque. Salientamos que seja

realizado um novo dimensionamento quando os valores reais forem

disponibilizados.

Nível estático = 17 m;

Profundidade do nível dinâmico (ND) = 90,00 m;

Cota do terreno na boca do poço (CP) = 9,00 m;

Cota de chegada no reservatório (CR) = 30,10 m.

Desnível geométrico = CR + ND - CP

Desnível geométrico (DG)= 30,10 + 90,00 - 3,07 = 117,03 m.

o

o

Altura manométrica total (AMT):o

AMT = DG + hf

AMT= 117,03 + 9,21 = 126,24 mea.

■ Potência estimada da bomba:

A Potência é dada pela expressão:

Y(kg/m’)‘^ H
(m^/s) mt

P
(cv)

75n

Onde:

■ P - potência (cv)

■ Y" (1000kg/m^) é o peso específico da água.

■ Q - vazão de bombeamento (m^/s)

■ Hmt - Altura manométrica (mea)

■ n - rendimento adotado.

Dados:

^ Vazão de recalque = 0,006014 m^/s

^ AMT= 112,06 mea

^ Rendimento adotado = 75%

Potência requerida:
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1000x0,00614x126,24
P(CV)*-

75x0,75

P(cv)=13,73 cv

Potência com folga = 13,73 x 1,30 = 15,96 cv

Adotado potência da bomba de 20,00 cv.

3.4.4 Poço P-04:

■ Adutoras:

O pré-dimensionamento econômico da adutora foi feito com auxílio da equação

de Bresse, considerando a vazão de bombeamento e o coeficiente de Bresse (k):

D(m) = k^Q(m%)

Sendo;

D - Diâmetro (m)

k - coeficiente de Bresse (para sucção de bombas varia de 0,8 a 1,6)

Q - Vazão de bombeamento (0,006014 m^/s)

= 1,00x/o,0060"l4D
(m)

De cálc. = 0,077552548

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

Verificação da velocidade:

m = 77,6 mm

4Q
V =

;rD^

Adutora enterrada (PVC PBA-CL15 DN100):

Diâmetro externo =110 mm

Espessura do tubo = 5 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
-=0,77 m/sV=

TTX(0,100)

Adutora subida reservatório (Ferro Fundido DN150 PN10):

Diâmetro externo = 100 mm
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Espessura do tubo = 5,0 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
V= =0,7 m/s

TTX(0,100)2

■ Edutor e Cavalete:

A determinação do diâmetro mínimo do edutor e cavalete é feita pela

expressão:

D(mm) = 639,5VQ(m%)

=639,SVO,006014D
(mm)

Dmin = 87,57 * 88 mm

Dadot = 100 mm

Verificação da velocidade:

4Q
V =

;rD^

Diâmetro externo do tubo = 110,00 mm;

Espessura da parede do tubo = 5,00 mm;

Diâmetro interno do tubo = 100,00 mm.

4x0,006014
-=0,77 m/sV=

TTX(0,100)

Os conjuntos elevatórios têm edutores e cavaletes de aço galvanizado de 4’

(DN100) Norma NBR 5580, Classe M, com extremidades com roscas cônicas

atendendo a NBR 6610, NBR 6946 e DIN 2986.

■ Cálculo das perdas de carga:

As perdas de carga são calculadas pela formulação de Darcy-Weisbach, sendo

o valor de f calculado pela equação de Swamee (1993). Os valores de ‘e’ adotados

são 0,00015 m para FG (edutor e cavalete), 0,00001 m para o PVC da adutora e

0,00015 m para a tubulação de FF da subida para o reservatório.

Perda de Carga Localizada (hi):o
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Para obtenção da perda de carga localizada faremos uso da seguinte

formulação.

hf = k

2g

Onde:

■ V = velocidade (m/s);

■ g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

■ k = coeficiente de perda de carga;

■ hf = perda de carga localizada (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hfi);

CAVALETE

DiâmetroValor de Vazão

(m3/s)

Velocida

de (m/s)
hfiConexões VV2gQuant. K (mm)

0,0103 100 0,006014 0.77 0.030Ampliação gradual

Curva 90°

1
L L

M 100 0,006014 0,030 0,011 0,77

0,2 0,030 0,01Curva 45° 2 100 0,006014 0,77

0,6 0,04100 0,006014 0,77 0,030Registro de gaveta

Tê passagem direta

Válvula de retenção

2

0,020,6 100 0,006014 0,77 0,0301

2^ 100 0,006014 0,77 0,030 0,152

0,24TOTAL

● Na Adutora enterrada (PVC DN 100) (hf2):

ADUTORA ENTERRADA

Diâmetro

(mm)

Valor de Velocida

de (m/s)

Vazão

(m3/s)
Conexões W2g hf2Quant.

K

M 0,043 100 0,006014 0,77 0,030Curva 90°

100 0.006014 0,77 0.030 0,02Curva 45° 3
L L l

0,01100 0,006014 0,77 0,030Registro de gaveta

Tê passagem direta

1

0,6 100 0.006014 0.030 0,021 0,77
L L L

TOTAL 0.08
L

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 100) (hfa):

ADUTORA SUBIDA

Diâmetro

(mm)

Valor de Velocida

de (m/s)

Vazão

(m3/s)
hf3W2gConexões Quant. K

M 0.081Ampliação gradual

Curva 90°

0 106 0,01111

0.006014

1,26 L

Mj 80 1.20 0,073 0,093
L L L

0^ 0,0180 0.006014 1,20 0,073Registro de gaveta

Saída de canalização

1
L

0,0780 0.006014 1.20 0,07311
L L

0,18TOTAL
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hi = hfi + hÍ2+ hÍ3

hi = 0,24 + 0,08 + 0,18 = 0,50 m

Perda de Carga Contínua (h2):o

Para obtenção da perda de carga contínua utilizaremos a Fórmula Universal de

Darcy-Weisbach expressa abaixo.

fxLxV"

2xDxg

Ainda, como auxílio, utilizaremos, também o número de Reynolds e o

parâmetro de rugosidade £ para obtenção do fator de atrito da Fórmula Universal,

expressos a seguir.

hf =

0,125-16 '
8

Í64 25005,744Q £
£ e f = ● + 9,5 inRe =

10'®;r<z> 3,7D Re ReRe / V

Onde:

■ Q = vazão de bombeamento (m^/s);

■ 0 = diâmetro (m)

■ Re = Número de Reynolds

■ £ = rugosidade absoluta (m);

■ f = coeficiente de atrito;

■ V = velocidade (m/s);

■ L = extensão da tubulação (m);

■ g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

■ hf = perda de carga contínua (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hf4):

CAVALETE E EDUFOR

hf4L(m) Q(m3/s) D (mm) V (m/s) fDescrição Ree

76573 0,02269444 0,040,006014 100 0,77 0,00015TUBO FoFo 5,47
L

0.02269444 0,010,006014 100 0,77 0,00015 76573TUBO PVC PBA-CL15 1^ L

TOTAL 0,05

Obs.: a profundidade de colocação da bomba será de 150,00 meo

comprimento de tubos no cavalete será de 2,50 m, portanto o comprimento do

conjunto edutor mais cavalete será de 152,50 m.
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● Na Adutora enterrada (PVC DN 100) (hfs):

ACH/FORA ENTERRADA

Descrição Q(n>^/s) D (mm) V (m/s) f hfsReE

TUBO PVC PBA-CL15 593.06 0,006014 75 1,36 0,00001 102097 0.015349595 11.44
L L L L L L

TOTAL 11,44

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 150) (hfe);

ADUTORA SUBIDA

Descrição L(m) Q(m3/s) D (mm) V (m/s) f hÍ6Ree

TUBO FoFo 21,61 I 0,006014 100 0,77 0.00015 76573 0.02269444 0.15
L L L

TOTAL 045

h2 = hf4 + hfs + hfe

hi = 0,05 + 8,51+0,15 = 8,71 m

o Perda de Carga Total (hf):

hf = hi + h2

hf= 0,50 + 11,44= 11,94 m

■ Cálculo da altura manométríca:

Desnível Geométrico (DG):o

Dados:

Obs.: foram estimados os valores de nível estático e dinâmico, valores necessários

para o dimensionamento do equipamento de recalque. Salientamos que seja

realizado um novo dimensionamento quando os valores reais forem

disponibilizados.

Nível estático = 17 m;

Profundidade do nível dinâmico (ND) = 90,00 m;

Cota do terreno na boca do poço (CP) = 9,00 m;

Cota de chegada no reservatório (CR) = 30,10 m.

o Desnível geométrico = CR + ND - CP

o Desnível geométrico (DG)= 30,10 + 90,00 - 3,26 = 116,84 m.

o Altura manométrica total (AMT):

AMT = DG + hf
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AMT= 116,84 + 11,94= 128,78 mea.

■ Potência estimada da bomba:

A Potência é dada pela expressão;

Y (kg/m^)
P

(cv)
75n

Onde;

■ P - potência (cv)

■ Y- (lOOOkg/m^) é o peso específico da água.

■ Q - vazão de bombeamento (m^/s)

■ Hmt - Altura manométrica (mea)

■ n - rendimento adotado.

Dados;

Vazão de recalque = 0,006014 m^/s

^ AMT= 112,06 mea

Rendimento adotado = 75%

Potência requerida;

1000x0,00614x128,78
P(CV)- 75x0,75

P(cv)=14,06 cv

Potência com folga = 13,73 x 1,30 = 18,274 cv

Adotado potência da bomba de 20,00 cv.

Equipamentos sugerido;

Para os Poços P01, P02, P03, P04 será recomendado o seguinte equipamento
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Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

Data

10/11/2022

Produto

BHSE 635-7

Freq (Hz) CategoriaPotência (HP)

20,00

0 Poço (pot)Pólos 0 Rotor B (mm)

99,20

Trpo Rotor B

Semi-Axtal660 2 N

Tensão(V)Motor

M6G

Fases 0 RecaiInd. Pfot

IP 68

Corr Nom, (A) Cos / (100%)

0.84

Rend. (100%)

380 3'3 36 78,5

Fator serv.Rotação (rpm)

3460

Tipo Rotor M

Gaiola

Iprin Classe Isol. Temp Máx (°C) R Con). (%)

50,16

N® Curva

B21565,31 Y 1,00 40

- Ponto Selecionado - Imagem Rotor

NPSHrVazão Altura

21,65 mYh 3,12 m128,7 m <'-Í

Potência Cons. Rend. Hidr.

15,93 HP 63,9 %

(-100 1^10

160^

E-5

140
-80

r-0

120^

5

100^

e' Eo

® E--10Í
E CO= 80-

o.■o
< c

-40
cr -.15

E--20
40-

-20

=--2520-E

1 T I I 1 I I I I 1 I I t 1 1 I ' I I I 1 I T I I T T T T T I I T T I T
●301-0

25 4515 20 30 35 400 5 10

Vazão (m*.'h)

25^

„ 20-i
CL

X
15^

«5

O

ç io-í

o

Ci- 54

0-

I I ' I ' I ' I I ' I ' !XT I I I I 1 1 t I I I IT ■n—T I T—I 1 I—[ T—1 I I T

20 30 400 10

B NPSHrB Desempenho ^ Potência Consumida A Rendimento
ES8-BRLBvei 32Conforme os padrões da norma ISO 9906

Não recomendamos queo cor^unlo motobomba opere acima da vazão máxima informada, conforme catálogo, por um longo período durante a eslapilizaçãodo poço
entre o nível estálKO e nível dinâmico.



t
1A4, PRêFEl^URAOS

sl,B'JRmC'JP'J
BURITICUPU

ívoc. O^V'-fn(yi
lis

%Rub.

DADOS DO CLIENTE

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS Proposta

Município BARREIRINHAS Estado MARANHA Poço POÇO TUBULAR

Contato Fone: E>mail

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E PERFORMANCE BOMBEADOR

RcRÍmc de Trabalho1 Contínuo SI 37 Número de estágios

Tipo de rotor

7

é&2 Liquido bombeado 38 Scmí-Axialua

3 Temperatura da áRua 0 do rotor40 ec 39 99.20 mm
i

m^/h Rendimento da bomba4 Vazão nominal 21,65 40 %63,9
i

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO MOTOR5 Altura Manornétrica nominal 128,7 m

Acidez / Alcalinidade6 6.5 até 8 41 Larcaça do motor Aço Carbono GR 6PH
i

_0_dOJ5O£^7 pol 42 tixo6,00 ASI420

8 Quant. máx. de areia admissível 43 Veda£l^50 NBR

9 Quant- máx, de cloro admissível 44 Pintura Aj^uidk^^inléUco500

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA BOMBA10 NPSHr 3.12 m
t

%11 Rendimento hidráulico 45 Carcaça63,9 GG20

12 Potência consumida HP 46 Rotor15,93 AISI 201

13 Altura com vazão nula 47146.60 Etxo ASI420m
t

EQUIPAMENTO SELECIONADO 48 Crivo AISI 430

Parafusos / Porcas / Arruelas

Pintura

14 Modelo da bomba BHSE635 49 AISI 304

15 Modelo iro motor 50 EpáxiM6G

16 Curva B2156 DIMENSIONAL

m^/h17 Faixa Operacional

Rendimento do conjunto

51 Comprimento do motor

Comprimento do bombeador

70,0 a 40,0 1.075,00 mm
i

18 % 5250.16 1.159.00 mm
é. i

Sentido de rotação Anti-Horário 53 Comprimento do conjunto19 2234 mm

MOTOR ELÉTRICO 54 Peso total 128,90

Trifásico 0 de recalque20 Tipo 55 3

HP 0 máximo do conjunto21 Potência nominal 5620.00 146.00 mm
í í

ACESSÓRIOS22 Rotação 3460 rpm

Número de pólos23 2 57 Quadro de comando

lubrificação

Grau de protecSo

_Ciass^de^solaj^

58 Cabo elétrico24 Agua

IP 68 59 Camisa_de_suc£^25 Não

60 Sensor de temperatura26 Y Não

Gaiola 61 Cabo do sensor de temperatura

PESOS

27 Rotor

28 Fator ite potènda 0,84

62 Peso do motor29 Fator de serviço 1,00 86.00
ii

Fases/ Frequência 3/60.00HZ 63 Peso da bomba jçg.30 42.90

V31 Tensão TESTES380

Hídrostático% 6432 Rendimento motor Sim78,5

A 65 Performance33 Corrente nominal 36 Sim

lp/lr> 6634 Motor &m5.31
(

Tem£jnáximade_trabalho_
CatCRoria

9C35 GERAL40.00
i

67| Certificado de Qualidade36 ISO 9001:2015N

OBSERVAÇÕES
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VISTA EXPLODIDA

Motor; M6G 20.00HP 380V 2 polos 60Hz Trifàsico
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Op(It Código ObservaçãoQtde MaterialDescriçãoNúm.

SM6G1-7020 AÇO CAR80II0/NBR01 SINO AFASTADOR DE AREIA 1

UM6G1 7040 AÇO CARBONOCAPA DE SELO 102

SM6G1-7030 NBRRETENTOR03 1

SM6P1-7000 AÇO II IPX04 PORCA PARA CABO 1

SPR42-I10X82 AÇO II IPX05 PARAFUSO PRISIONEIRO 4

LATÃOANEL DE PRESSÃO PARA CABO SM6P1-709006 1

SM6P1-7081 NBR07 VEDAÇÃO PARA CABO

ARRUELA LISA

1

SAHL1-L10U4 LATÃO08
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VISTA EXPLODIDA

Motor: M6G 20.00HP 380V 2 polos 60Hz Tríásico

Qtde It CódigoDescrição MalerlaiNúm. Observação Op<

lATÃO09 SPR61-I BXflRUJAO ?

SORNG-1 78X6.0710 0-RiNG 2 NBR

UM6C1-3101GE11 SUPORTE *A' FERRO FUtIDIDO1

BUCHA DO MATJCAL SUPERIOR PM6G1-6212 GRAFITE12 1

SM6P1-/01Ü AÇO CARBONO13 AlJfcLDb IHAVAHtDONÜÜ 1

UM6P1-7010 AÇO CARBOnO14 ANEL DE TUBO ‘A” 1

SM6P1-5920 PVC15 PROTETOR DE BOBilIA SUPERIOR 1

UM6P1-5835 COBRE16 CABOS ELÉTRICOS 1

UM6G1-5010C17 COBREBOBINA 1

UM6G1-4004 AÇO CARBONO18 ESTATORC/TUBO 1

SM6P1-5930PROTETOR DE BOBINA INFERIOR PVC19 1

UM6G1-7010ANFI DF TUBO’B’ AÇO CARBONO70 1

SCHV2-I6X6X28CHAVETA AÇO INOX21 1

UM6C1-4304C AÇO inOX/AÇO22 ROTOR COM EIXO 1

SCHV1-I6X6X15 AÇO lUOXCHAVETA23 1

PM6G1-6222 GRAFIIEBUCHA DO MANCAL iNFERlOR 124

UM6G1-3102GE FERRO FUNDIDO25 SUPORTE ‘B’ 1

SPR21-C8X35 AÇO CARBONO26 PARAFUSO 4

UM6GN-3106 AÇO INOX27 DISCO MANCAL ESCORA 1

SPOR2-I10 AÇO INOXPORCA 428

UM80N-6010 AÇO INOX29 SEGMENTO DO MANCAL 3

SORNG-263X71.12 NBR0-RING 230

UM6GN 3105 FERRO FUNDIDODISCO OCiLANTE 131

SPR31-C8X8 AÇO CARBONOPARAFUSO 432

UM6G1-3003 FERRO FUNDIDO33 CORPO OE ALOJAMENTO 1

UM6G1-6130 AÇO CARBONOPARAFUSO REGULADOR34 1

SPOR1-C20X1.5 AÇO CARBONO35 PORCA 1

UM6G1-7060 AÇO INOXPROTETOR DO DIAFRAGMA 136

SPR61-L5X10 LATÃO37 PARAFUSO 1

SM6G1-7040 CR138 DIAFRAGMA

UM6G1-7070 AÇO INOX139 DISCO DE MOLA

SM6G1-7050 AÇO INOX40 MOLA 1

UM6G1-7050 AÇO INOXTAMPA DO DIAFRAGMA 141

SPR12-I5X16 AÇO INOX6PARAFUSO42

SANL2-I10P AÇO INOX43 ARRUELADE PRESSÃO 4

UM6G14401CESTATOR COMPLETO 144

POLIÉSTERUM6G1-5210ISOLAOORSLOT 4845

POLIÉSTERUM6G1-5310ISOLADOR WEDGE 4846

KIT SENSOR TÉRMICO XUM121-5700147

SM6P1-5409 PLÁSTICO4848 CUNHA
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VISTA EXPLODIDA

Bombeador: BHSE 635 - 7 estágios

EââBâ.
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It CódigoDescriçãoNúm. Qtde Material Observação Opc

CORPO DE VÁLVULA01 U5061-3040 FERRO FUNDIDO1

02 MOLA S4011-70601 AÇO INOX

03 DISCO DE VÁLVULA U4011-30601 FERRO FUNDIDO

04 ASSENTO DE VÁLVULA S4011-70101 BORRACHA MBR

05 BUCHA DO MAIICAL 7 S635E-6010 BORRACHA MBR

ARRUELA DEPRSSÃO06 SANL2-I08P64 AÇO INOX

07 PARAFUSO SPR12-i8x2064 AÇO INOX M8x20

CORPO DE ESTÁGIO - ÚLTIMO08 U635E-30901 FERRO FUNDIDO
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VISTA EXPLODIDA

Bombeador: BHSE 635 - 7 estágios

EâABÀ
it CódigoDescrição Material Op(Núm. Qtde Observação

BUCHA CÓUICA09 U635E-11007 AÇO IMOX

10 JUIITA S5061-7070 PAPEL TIMBÓ8

ANEL DE DESGASTE SC35E-120011 7 II8R/304

U635E-100013 ROTOR 7 AÇO INOX

14 EIXO U635E-2007 AÇO INOX1

PROTEÇÃO DE CABO16 U635E-71930 AÇO INOX1 Molor 6 cabos, somar 1 umd

SCHV2-I6X6X4017 CHAVETA 1 AÇO INOX

U635E-704018 CRIVO AÇO INOX1

19 U635E-7021LUVA DE ACOPLAMENTO 1 AÇO INOX Para motor M6G

19 LUVA DE ACOPLAMENTO U635E-7021N AÇO INOX1 Para motor Mi6G X

20 PARAFUSO SPR31-C6X82 AÇO CARBONO

CORPO DE ASPIRAÇÃO23 U635E-3010 FERRO FUNDIDO1

3.5 Tratamento

O sistema de tratamento está dimensionado para a adoção de pastilhas de

Hipocal em dosador com capacidade limite de 50 kg, dimensionado para a vazão de

21,65 mVh, durante 16 horas diárias e 1 ppm de cloro livre. Como cada poço deverá

retirar a mesma vazão o dimensionamento apresentado a seguir atenderá a ambos.

Parâmetros

■ Q = vazão de recalque = 67,50 mVh

■ CL = dosagem de cloro livre = 1 ppm

" HT = horas de bombeamento = 16 h/dia

■ DT = dias trabalhados = 30 dias/mês

■ QT = quantidade de tabletes limite = 50 kg

Dimensionamento

Consumo de tabletes

Q.CL
CT =

0,65

CT = 33,30 g/h

Vazão do dosador

CT
QD =

1.25

QD = 26,64 l/h
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Quantidade de pastilhas

CT
N =

200

N = 0,166 pastilhas/h

D = 16N

D = 2,65 pastilhas/dia

M = 30D

M = 79,50 pastilhas/mês

CTxHTxDT
C =

1000

C = 15,98 kg/mês = 1,66 kg/dia para cada poço.

Detalhes do Clorador escolhido, tipo Hypocal a seguir:
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[SPECifCACClSElNS^fiUCMSTECNO.OGIA EM APUCACC-IS TP55 -

Planta do Sistema TP35 - Hypocal

ílretiD*■

dcvvio df fluKC-
(tríjno paíj tror»

Considerações Gerais:● TubulA^rtOlbitOlAj fM'

ça.ds do TP3i

do fl!(rnpntí>can).

02 d3rr3/h S/16' IFli

8.1dl5n’3/h 3/8‘'(FP

15.1 s 75m3/h^^^

(«
Podemos observar que é

fundamentai a preparação da área

a ser introduzido o dosador

^ HYPOCAL TP3S.

PVC

/
AtençSo:

rixaçao deve s«r feda com |
parafuco {4x), <se |

preferência aço inoitdável i

O deKarte (drerx») deve ser

direcionado a uma canaleta destinada á

resíduos, ou seja onde não teremos

ríKos de acidentes e exposição.

Ciorador de pastilha tipo Hypocal
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● Delaihés fío TP35 i 0

, I 1 c

Ref. OcscHç5o
Jy.e

Código

içujl

Quant.

1.1.u

i.20 Tyco?

\ 10 rpíFo Tproí

IcCOAi.%ü

150 TpODSf «ddür

1 fi n GrAn~pc TprOfi

Cacsuia IçOO/l.ív

18 0 TçC»39Tança

Detalhes em 3 vistas (implantação básica/fundamental).

ò
i m<Th Ct>

7P3S

Poço.

vista elevação Vista lateral

* É muilâ impârtanut mantaf o

padrio indicado da montagem para

o melhor desempenho do sistema e

da desirfecçSo.

fP
Prrcita mot considerar as pamculandadet

do sistema, veJa alguns exemplos:

1. V«/Sd<M)/>i}

2. PressSo^bar ou Kg/(m2)

3. aitoia da tubulafJo.

A. Residual desejado,

y Nivelamento das baseeda área

r: iO
H

Vista Planta

Elaborado: j.G.Gjsíys Vcr.rOl Nov/09

Detalhes de instalação do Clorador
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3.6 Adução

A adução compreende dutos de PVC DEFoFo 1MPa JEI (dutos enterrados) e

FF TFL PN10 (coluna de alimentação do reservatório), conforme quadro seguinte (ver

dimensionamento no item anterior).

Dados do sistema de adução

Extensão DiâmetroAdutora

Poço

(m) (DN)Material

PVC DEFoFo 1MPa JEI 8,00 150

PI

20,00FF 150

PVC DEFoFo IMPa JEI 482,59 150

P2

20,00 150FF

PVC DEFoFo IMPa JEI 490,59 150

TOTAL FF 40,00 150

3.6.1 Dimensionamento dos Macro medidores

Para o dimensionamento dos macro medidores dos poços P-01 e P-02 foram

adotados os seguintes parâmetros;

■ Volume de bombeamento de cada poço = 40,00m^/h

■ Tempo de trabalho diário da bomba = 16 h

■ Volume para 16 h de bombeamento = 21,65 x 16= 346,40 m^/dia

■ Demanda mensal = 346,40 x 30d = 10.392 m^

Com o auxílio da Norma Técnica da SABESP - 181 (NTS 181-2012) anexo D2

- Dimensionamento do Hidrômetro, os hidrômetros selecionados serão o Woitmann

vertical DN 150 (6”), transmissão magnética, relojoaria seca, sem opção de saída para

telemetria, classe metroiógica B e flanges PN10, assentados dentro de caixa de

alvenaria, nas adutoras de PVC DEFoFo DN150, afastado dos cavaletes de modo a

garantir o comprimento mínimo de tranquilização (50^75 cm).
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Quadro 5 - Dimensionamento do macromedidor

NORMA TÉCNICA SABESP -181 (NTS 181-2012)

ANEXO D2 - DIMENSIONAMENTO DO HIDROMETRO

0 DOCONSUMO HIDROMETRO
UNIDADE

HIDROMETRO

(mm)

PROVÁVEL VAZAO MAXIMA
DE MEDIDA

DESIGNACAO USUAL(m®/mes)

2,9 180 1,5 20

3,6 360 3 20

9 900 5 20

12,6 1260 7 m^/h 25

18 1800 10 25

36 3600 20 40

54 5400 30 50

32,4 5400 300 50

86,4 10800 1100 80

129,6 18000 1800 m®/dia 100

324 54000 4000 150

540 90000 6500 200

VOLUME DIÁRIO = 346,40

VOLUME MENSAL = 10.3940

DADOS DO MEDIDOR

DESIGNAÇÃO USUAL = 4000

0 DO HIDROMETRO = 150

mVdia

mm

NBR 14005
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■ Instalar O flboantae do (TMdidor conforme flgüral.

■ Dimensionar o meddor obedecervlo a vazio de uHizaçâo \Auio Norrinal).

■ Nàoutlzar em medidaroom a temperatura da água adma de 40° C.

Pare e\Aara enfada de ar no meddor, a ijbulacAo posterior ao hdiômetro deverá
● ser dei/ada adma do mostador Esse prooedmanto ^randrá ao medidor trebatrer
sempre afc>Qado (cheio de ágjaXflg 1)-

Recomenda-se adotar dlstánda minima igual a 5 vezes o dàmetro nominai do
■ hidrdmetro ertreassigjlaridades (reduçAes e ootoveloe} e a moráante do medidor
(flg2)

Quaivioo diâmetro nominal dos hldrámetros nio for o mesmo da tubulação, uf bar

■ reduçfies obedecendo as distâncias mínimas pre^4stas no itom 5 (Ag.^.

Instalar 0 medidor sempre na posição horizorttd em releçAo ao fluxo de água (flg.1)
m

Após oonduída a instalação do hldrómeíro. Iniciar a cperaçAo do medidor Arrtdo
■ progressivameráe oregistrode erá-ada de água. Esle prooedlmerto inldal é
imiwrtaniB pare Impeza e reUrada do ar que estiver no Interior do equipameráo.
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3.6.2 Transiente Hidráulico

Para a análise da capacidade de suporte das tubulações foi realizado o estudo

do transiente hidráulico. Para tanto foram recalculadas as alturas manométricas

considerando as pressões nas saídas dos cavaletes de recalque.

Formulário:

Celeridade

9900
a =

10

48,3 +
£.E

Módulos de Elasticidade adotados (E):

PVC = 3,5x108 N/m^

FoFo = 7,0x108

Espessuras:

PVC PBA-CL15 = 5mm

FoFo = 6,0 mm

a - Celeridade (m^/s)

Velocidade

4.Q
V =

7r<j>^

Q - Vazão (m^/s)

0 - Diâmetro (m)

V = velocidade (m/s)

Tempo Crítico

2L
tc =

a

L - Extensão da linha (m)

tc - tempo crítico (período da tubulação) (s)

Sob repressão (Sop)

a.v

Sop = AMT +
9,81

AMT - Altura manométrica total (mea)
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Subpressão (Sub)

a.v

Sup = AMT
9,81

Nos quadros abaixo será mostrado o resultado das verificações dos transientes

hidráulicos das adutoras propostas, nele são apresentados todos os resultados dos

cálculos dos formulários acima.

Conclusão: As adutoras serão construídas em PVC PBA CL15 DN100 e

operarão com sobre pressões, oriundas dos acréscimos devido aos Transientes

Hidráulicos, abaixo de 100 mea e as subpressões maiores que -8 mea, não havendo

o rompimento da coluna hídrica.
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3.7 Reservação

Para o cálculo do volume de reservação iremos considerar o volume mínimo

de 1/3 {para localidades de pequena densidade populacional) da demanda máxima

diária. O quadro a seguir mostra o volume mínimo necessário para atender a

demanda.

VOLUME DE RKERVAÇAO (L)CONSUMO MÁXIMO

DIÁRIO (L)
SETORES

CALCULADO ADOTADO

10.233.979,7 3.411,33.411.326,6TERRA BELA

10.233.979,7T 3.411.326,6 3.411,3TOTAL

O volume de reservação mínimo calculado resultou em 3.411,30 m®, para o

sistema de abastecimento, por restrições financeiras será adotado, portanto, um

reservatório de concreto armado de 1.000,OOm nessa etapa de implantação

3.8 Rede de Distribuição

3.8.1 Métodos e Normas Utilizadas

O cálculo da rede de distribuição foi elaborado seguindo as diretrizes fornecidas

pela ABNT NBR 12218 - Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento

público, limitando a velocidade máxima a 3,5 m/s.

A rede de distribuição foi calculada pelo Método do Seccionamento Fictício,

usando a Fórmula Universal (Darcy-Weissbach), associada à formulação de

Swamee/Jain e Número de Reynolds, conforme planilha de cálculo em anexo, que

estabelece as condições básicas para a implantação do sistema.

Número de Reynolds

4Q
Re =

Valor de f (Swamee & Jain)

0,25
f =

5,74e

log +
10 0,9

3,7<zl Re

Equação geral da perda de carga (fórmula Universal/Darcy-Weisbach)
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LV^
hf = f

Equação de perda de carga localizada

_/.

0 2g

Onde:

hf-f-.

■ Q = vazão de bombeamento (mVs);

■ 0 = diâmetro (m)

■ Re = Número de Reynolds

■ £ = rugosidade absoluta (m);

■ f = coeficiente de atrito;

● V = velocidade (m/s);

■ L = extensão da tubulação (m);

■ g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

■ hf = perda de carga total (mea)

3.8.2 ANEXO I -Planilha de Cálculo da Rede de Distribuição

Dímensíonamento de hídrômetro e ramal predial3.9

Para o dimensionamento dos hidrômetros de cada Unidade Residenciaisforam

adotados os seguintes parâmetros:

N® de Unidade Residenciais = 460,00 unidades

Taxa de ocupação = 4 hab/Unidade Residenciais.

Per capita = 150 LVhab.dia

Demanda diária = 600 L = 0,6 m^

Demanda mensal = 18 m^/mês

Para o dimensionamento, foi utilizada a NTS 181:2012 rev3 (Norma Técnica

SABESP). Essa norma designa a escolha do hídrômetro através da faixa de vazão de

consumo. Pelos dados acima, vemos que a faixa adotada neste dimensionamento fica

entre 2.9 e 180 m^ mensais, para a qual é proposto o hidrômetro taquimétrico de vazão

característica de 1,5 m^/h, Qn=0,75 m^/h, 0 3/4”.
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Critério para dimensionamento de hidrômetros

NORMA TÉCNICA SABESP -181 (NTS 181-2012)
ANEXO D2 - DIMENSIONAMENTO DO HiDROMETRO

0DO

HIDROMETRO

(mm)

CONSUMO

PROVÁVEL

(mVmes)

HIDROMETRO

VAZAO MAXIMA

DESIGNACAO USUAL

UNIDADE

DE MEDIDA

202,9 180 1,5

203,6 360 3

900 5 209

mVh7 2512,6 1260

2518 1800 10

36 3600 20 40

5400 30 5054

5400 300 5032,4

8010800 110086,4

mVdia129,6 18000 1800 100

150324 54000 4000

200540 90000 6500

0,6

18 m*

VOLUME DIÁRIO =

VOLUME MENSAL =

DADOS DO MEDIDOR

DESIGNAÇÃO USUAL =

0 DO HIDROMETRO =

N BR N M 212/1999 - VERSÃO CORRI Gl DA 2002

1,5 mVh

20 mm

Assim, serão adotados hidrômetros taquimétricos ou de velocidade, tipo

unijato, transmissão magnética, relojoaria seca, sem opção de saída para telemetria,

classe metrológica B com vazão nominal de 0,75 mVh, vazão característica de 1,5

m^/h. Os hidrômetros devem atender as disposições da NBR 8194/1997 e NBR NM

212/1999.

Para o dimensionamento do ramal predial foi adotado os parâmetros, sempre

baseado na minimização de perda de carga. Desta forma foram adotados os seguintes

parâmetros:

Diâmetro adotado = 25 mm (3/4”)

Material = PVC JS

4. Especificações Técnicas
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As especificações utilizadas neste projeto foram retiradas do caderno de encargos da

CAEMA. Elas fornecem os critérios e diretrizes básicas para execução de um sistema

de abastecimento de água.

As especificações retiradas do Caderno de Encargos da CAEMA e apresentadas

neste projeto são as seguintes:

050100 - ESCAVAÇÕES DE VALAS P/ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA;

200100/201400-LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA;

240100 A 240400 - CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR;

050400 e 050500 - ATERRO DE VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO,

ENVOLTÓRIA, ENVELOPAMENTO E BERÇO P/TUBULAÇÕES EM VALAS;

120300 - TUB. DE ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA, INC. PÇ.

E CONEXÕES DE PVC, RPVC E PRFV. PB-JE;

CX. P/DESCARGA/VENTOSA/HIDRÕMETRO/REG. DE MANOBRA100200

P/S.A.A.’s.

1 - Rede de Distribuição

1.1 - Instalação de Tubulação em PVC-PBA E PVC-PBS

1.1.1 - Recebimento e Aceitação de Materiais

Os materiais precisam ser de melhor qualidade, pois os consertos ou substituições

são muito onerosos.

Essa qualidade deve ser constatada na época da compra, bem como na ocasião do

fornecimento, o material entregue precisa ser inspecionado para verificar se não

houve nenhuma avaria. Caso seja constatada falta de material ou peças quebradas

deve ser feito o relato da ocorrência no recibo de entrega do material entregue ao

transportador, anotando todas as falhas ou faltas no ato da entrega do material.

1.1.2 - Transporte

No transporte, seja por caminhões, vagões ferroviários etc., a principal preocupação

será evitar movimentos dos tubos com choques entre os mesmos que afetam a

integridade do material. Tais cuidados estendem - se a todas as fases do transporte,

inclusive manuseio e empilhamento no solo, mas com maior segurança.

1.1.3 - Manuseio



t
BURITICUPU

J.BURITICJPÜ Proc..
1 is

Kub.

A leveza dos tubos de PVC facilita seu manuseio. Por esta razão certos métodos

devem ser evitados como, por exemplo: deixá-los cair sobre pneus, areia e outros

materiais que amorteçam sua queda. Não devem ser usados ganchos nas

extremidades dos tubos nem apoios pontiagudos. O correto é descarregar os tubos

usando cordas e rolá-los sobre tábuas ou equipamentos mecânicos, sendo que a

movimentação deve ser coordenada sem golpes, choques e arrastamentos. Estes

cuidados devem também, ser levados em conta, quando os tubos forem colocados na

vala. Os tubos de pequeno diâmetro podem ser descarregados manualmente.

1.1.4 - Empilhamento

Os tubos devem ser empilhados em camadas isoladas entre si por sarrafos de

madeira com calço para evitar deslizamentos e choques. Os tubos não devem ser

cruzados e sim justapostos. A primeira camada se apóia também sobre os sarrafos.

As pilhas não devem ultrapassar altura de 3,00m.

1.1.5 - Locação

A locação será feita de acordo com o respectivo projeto admitida, no entanto, a

flexibilidade na escolha definitiva de sua posição, em face da existência de obstáculos

não previstos, bem como a natureza do terreno que servirá de apoio. Quaisquer

modificações serão feitas sempre de acordo com a FISCALIZAÇÃO.

1.1.6 - Localização

A localização deverá ser em trecho mais alto das ruas, entretanto devem ficar à

distância de pelo menos 1,00m da canalização de esgotos existentes ou do local

previsto para a mesma, e sempre em cota altimétrica superior.

As tubulações para as quais foram previstos ramais de serviços somente para um lado

da rua serão localizadas no passeio, mantendo - se sempre que possível afastamento

de 1,00m entre as tubulações e os alinhamentos dos prédios.

1.1.7 - Forma da Vala

A vala deve ser escavada de modo a resultar numa seção retangular sempre que

possível. Acima da geratriz superior externa da tubulação, em terrenos instáveis e

sujeitos a desmoronamentos, as paredes laterais podem sofrer uma inclinação

compatível com a natureza do solo. As escavações mais profundas também podem

ser executadas com paredes verticais de dois ou mais lances.

1.1.8 - Largura da Vala
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A largura da vala de ser tão reduzida quanto possível respeitando-se o limite mínimo

se D + 58,00cm, onde D é o diâmetro externo do tubo em centímetros. Nunca, porém,

a largura da vala deve ser inferior a 60,00cm.

1.1.9 - Profundidade da Vala

A profundidade da vala, no caso de assentamento sobre o passeio deverá permitir um

recobrimento mínimo de 60,00cm. Quando sob o leito da rua, o recobrimento mínimo

deverá ser de 80,00cm. O recobrimento da tubulação deve ser considerado a partir

da geratriz externa, não sendo interessante ter uma vala rasa (cargas externas) bem

como, valas muito profundas (mais caras, escoramento, manutenção, etc.).

1.1.10 - Escavação

A escavação pode ser manualmente ou com maquinaria apropriada. Nos trechos em

rocha dura podem ser utilizados explosivos ou perfuradores. O material escavado será

colocado de um lado da vala de modo que, a borda de escavação e o pé do monte de

terra, fiquem pelo menos, em espaço de 58,00cm. Nas grandes escavações admite -

se a colocação do material escavado em ambos os lados da vala. O escoramento da

vala, contínuo, poderá ou não ser feito, de acordo com a natureza e condições do solo

sendo obrigatório nos terrenos desmoronáveis e a partir de 2,00m de profundidade

em qualquer terreno, exceto rocha e mole do.

1.1.11 - Base Contínua Para Assentamento de Tubos

No caso em que não seja possível o nivelamento do fundo da vala entre esta e os

tubos deverá ser interposta uma camada de terra arenosa isenta de pedras e corpos

estranhos, com espessura de 10,00cm. Se o fundo da vala apresentar um solo

rochoso ou com rocha em decomposição, a camada arenosa interposta deverá ser de

15,00cm, no mínimo o tubo deve se apoiar sobre o terreno deixando a bolsa ou a luva

livre.

1.1.12 - Base Descontínua Para Assentamento de Tubos

Este tipo de base, de aplicação esporádica (terrenos inconsistentes), requer exame

próprio da resistência dos tubos aos esforços de flexão resultantes das cargas

permanentes e acidentais devendo haver sempre no mínimo um apoio no caso de

junta elástica e dois em caso e junta não elástica, devendo pelo menos um apoio ser

colocado junto a bolsa. Deverá sempre haver verificação da colinearidade dos apoios

e da possibilidade de movimentos. A superfície de assentamento deve abranger um

arco de 12°.
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1.1.13- Distribuição e Colocação de Tubos

Os tubos só poderão ser puxados ou rolados em cima de sarrafos ou roletes de

madeira, sendo leves, podem ser facilmente carregados. Os tubos serão alinhados ao

longo da vala, ao lado oposto ao da terra retirada da escavação, ou sobre esta, em

plataforma devidamente preparada, quando não for possível a primeira solução.

Deverão ficar livres de eventual risco de choques, resultantes principalmente, da

passagem de veículos; máquinas, equipamentos e ferramentas. Antes de baixá-los à

vala seu perfeito estado deve ser verificado, bem como seu interior, a fim de ser

retirado todo corpo estranho. Se for necessário calçar os tubos, deve ser feito com

terra e nunca com pedras.

A cada interrupção de trabalho a extremidade da tubulação deverá ser fechada com

um tampão, para evitar a introdução de corpos estranhos e animais.

1.1.14 - Execução de Juntas

Para uma montagem correta das juntas observam-se as seguintes instruções:

PVC-PBA:

Limpar cuidadosamente, com estopa comum a bolsa do tubo e a ponta do outro;

Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

Aplicar lubrificante (água de sabão ou glicerina) no anel de borracha e na ponta do

tubo;

Não usar óleos ou graxas, que podem atacar a ponta de borracha;

Introduzir a ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa;

Fazer uma marca no tubo e depois recuar aproximadamente 1,00cm, folga necessária

para düatação e movimentação da junta.

1.1.15 - Ancoragens

Todas as curvas, derivações, reduções, registros, etc., devem ser devidamente

ancoradas. O dimensionamento dos blocos de ancoragem deve ser procedido levando

em conta as características do solo a que deve transmitir os esforços e a grandeza

desta, determinado pela pressão máxima na linha.

Os blocos podem localizar - se lateralmente ou embaixo das peças levando - se em

conta que a taxa admissível na horizontal, isto é, na parede da vala deve ser

considerada como a metade daquela admitida na vertical.

1.1.16 - Ensaios da Linha
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Antes de completar o recobrimento da tubulação, cumpre verificar se não houve falha

na montagem das juntas, conexões, etc., ou se não foram instalados tubos no

transporte, manuseio, etc. Para executar esta verificação, recobrem - se as partes

centrais dos tubos, deixando as juntas e ligações de conexões a céu aberto e procede

- se 0 ensaio da linha. Este deve ser realizado de preferência, sobre trechos que, para

a facilidade operacional, não excedem 500m em seu comprimento, aplicando-se a

tubulação, peças especiais, etc., compreendidas nestes trechos, uma pressão

hidrostática máxima, não devendo descer em ponto de canalização a menos de 1,00

kg/cm^, e sem exceder a pressão que presidiu o dimensionamento das ancoragens e

a pressão de ensaios dos tubos na fábrica, ou seja, a que determinou a classe dos

mesmos.

1.1.17- Enchimento da Vala

O espaço compreendido entre a base de assentamento do tubo e a altura de 58cm,

acima da geratriz superior do tubo deve ser preenchido com aterro isento de pedra e

corpos estranhos adensadas em camadas não superiores a 10cm, o restante do aterro

deve ser feito de maneira que resulte uma densidade aproximadamente igual à do

solo das paredes da vala, e também isento de pedras grandes ou corpos estranhos.

1.1.18 - Limpeza e Desinfecção

Antes de colocar a rede de distribuição em serviço as tubulações devem ser lavadas

e desinfectadas com uma quantidade de cloro que produza uma solução de

concentração mínima de 50 mg/L e deverá ser mantida em contato com as paredes

internas dos tubos por no mínimo 24hs. Após este período a água deve conter no

mínimo 25 mg/L de cloro ao longo da tubulação. A desinfecção deve acontecer sempre

que 0 exame bacteriológico indicar.

Se, se pretende reduzir o tempo do contato pode-se utilizar uma solução contendo

lOOmg/l de cloro por um tempo de contato de 4hs ou uma solução de 200mg/l e um

tempo de contato de 2hs.

2 - Poço Tubular

2.1 - Disposições Gerais

O poço tubular deverá ser construído por empresa habilitada, sob responsabilidade

técnica de geólogo ou engenheiro de minas, devidamente credenciado no CREA, em

conformidade com o que dispõe a Decisão Normativa H° 059, de 09 de maio de 1997,

do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
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A empresa deverá fornecer proposta técnica - financeira acompanhada de

cronograma físico e financeiro, para todas as fases da obra, tais como:

transporte, preparo do canteiro de obra e instalação de equipamentos e materiais;

perfuração do furo piloto e alargamento para o diâmetro do projeto

colocação do revestimento (tubos e filtros) e pré-filtro

limpeza e desenvolvimento

teste de produção

Nenhuma dessas fases poderá ser efetivada sem a presença ou o conhecimento

prévio da fiscalização.

Na fase de habilitação do processo iicitatório a empresa deverá apresentar:

Catálogos com indicação da capacidade técnica dos equipamentos a serem utilizados,

que atendam às exigências contidas no item 14.2 desta especificação ou atestado de

execução de poço com profundidade e diámetro(s) de perfuração igual ou superior ao

especificado, expedido por empresa pública ou privada, devidamente averbado pelo

CREA.

Declaração expressa de que o licitante dispõe dos equipamentos, das unidades de

apoio, do pessoal técnico em disponibilidade para a completa e satisfatória execução

da obra, responsabilizando-se pela veracidade das informações prestadas.

Apresentação, por parte da empresa executora, do Relatório Técnico Conclusivo,

documento sem o qual a obra não poderá ser recebida, conforme modelos, anexos.

Prazo de Execução: o prazo para completa execução do poço tubular será o contido

na proposta, respeitando o tempo máximo proposto no orçamento do poço e deverá

ser contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

2.2 - Equipamentos

A empresa habilitada deverá dispor de:

Sonda rotativa, para circulação direta, com capacidade de perfuração superior, no

mínimo, a 1,5 vezes a profundidade prevista no projeto do poço:

Bomba de lama tipo pistão ou centrífuga capaz de permitir o bom desempenho da

perfuração até a profundidade final prevista;

Compressor de ar acoplado a motor elétrico ou diesel com capacidade mínima de

424,8 m^/h de ar efetivo e pressão de trabalho de 12,3 kg/cm^, com tanque de

armazenamento de ar com volume de, no mínimo, 150L.

Conjunto moto-bomba submersível acionada por energia fornecida pela CEMAR ou

de grupo gerador, com vazão e altura manométrica iguais ou superiores as de projeto;
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Medidor de nível com fio numerado em intervalo de 1,00 em 1,00m;

Kit de controle de fluído de perfuração composto de balança de lama, funil

viscosímetro de Marsh, medidor de pH e medidor de teor de areia;

Carro pipa com capacidade de 6.000L;

Equipamentos outros e acessórios em quantidade suficiente para assegurar a

execução dos serviços, sem paralisação ou atraso decorrente de sua falta.

2.3 - Material de Revestimento

Os materiais de revestimento (tubos e filtros) deverão ser em PVC aditivado, tipo

Standard, para poço com profundidade até 150m, modelo DN 206 S (8“)

A abertura das ranhuras dos filtros será definida através das curvas granulométricas

das amostras selecionadas durante a perfuração, estando inicialmente previsto em

0,75mm.

Quando se tratar de revestimento em PVC aditivado, deverão ser cumpridas as

recomendações a seguir:

Tipo Leve: para poço com profundidade até 50m.

Tipo Standard: para poço com profundidade entre 50 e 150m.

Tipo Reforçado: para poço com profundidade entre 150 e 300m.

Obs: Estes critérios serão obedecidos em conformidade com as garantias

estabelecidas pelos fabricantes.

O revestimento do poço tubular obedece às seguintes normas:

NBR - 13.604-Filtros e tubos de revestimento para poços tubulares profundos;

API 5 L - Specification for line pipe

ASTM-A - 120-Standard specification for pipe, Steel, black and hot-dipped zinc-coated

(galvanized) >A^elded and seamíess for ordinary uses.

DIN 2440 - Steel tubes medium-weight suitable for scre\A/uing.

D!N 2442 - Steel tubes heavy-weight suitable for screwuing.

2.3.1 - Execução

Mobilização e Desmobilização

A mobilização consiste no transporte dos equipamentos (perfuratriz, compressor,

carro-pipa, conjunto moto-bomba, etc), acessórios (hastes, comandos, brocas,

tubulações e utensílios) e materiais (tubos, filtros, cimento bentonita ou polysafe, etc)

para o canteiro do poço.
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A desmobilização consiste no retorno dos equipamentos, ferramental e acessórios à

sede da empresa.

3.3.1 Serviços Preliminares

Os serviços preliminares referem-se a limpeza do terreno, instalação do barraco,

escavação dos tanques de sucção, sedimentação, canaletas e fossa negra.

O canteiro de serviço deve ser projetado e executado levando-se em conta a

proporção e característica do poço tubular a ser perfurado, cuja locação será feita pelo

fiscal, em área livre e desimpedida.

O local da perfuração deverá ser preparado para instalação da perfuratriz,

ferramentas, acessórios, materiais, unidades de apoio, bem como para construção

dos tanques de sucção, sedimentação e canaletas de escoamento do fluido de

perfuração, fossa negra e manobras operacionais.

A disposição dos equipamentos, ferramentas, acessórios e materiais deverão

obedecer a critérios de organização e praticidade, de modo a não prejudicar nenhuma

das fases da construção do poço tubular.

As escavações dos tanques, canaletas e fossa negra deverão ser executadas, de

acordo com as recomendações a seguir;

tanque de sedimentação: volume correspondente a 50% do volume de material a ser

retirado na perfuração do poço tubular (6,01 m^);

tanque de sucção: volume correspondente a 50% do volume do tanque de

sedimentação (3,00m^);

canaleta; volume correspondente às dimensões 10,00 x 0,20 x 0,15m (comprimento,

largura e altura).

Após a conclusão da obra a empresa deverá retirar do local, às suas expensas, toda

e qualquer sucata e detritos provenientes da construção do poço tubular, deixando a

área completamente limpa, recompondo-a a sua condição original, de forma a

restabelecer o bom aspecto local.

3.3.2 - Profundidade

A profundidade prevista, inicialmente, será a definida no projeto do poço (orçamento

do poço). Esta profundidade só poderá ser alterada com prévia autorização da

fiscalização.

A profundidade prevista no projeto deverá ser de 250,OOm.

3.3.3 - Perfuração
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A perfuração deverá ser efetuada no(s) diâmetro(s) e profundidade(s) estabelecida(s)

no projeto do poço. Qualquer alteração no diâmetro e/ou na correspondente

profundidade só poderá ser efetivada mediante autorização da fiscalização.

Na elaboração do projeto do poço tubular admitir que. para evitar a formação de

“pontes de cascalho” (embuchamento) na descida do pré-filtro e aumentar a eficiência

deste na retenção de material fino, o diâmetro de perfuração deverá ser calculado pela

fórmula:

Diâmetro de perfuração (mm) = 2 x Diâmetro do revestimento (mm) + 50.

A perfuração poderá ser inicialmente executada através de um furo piloto com

posterior alargamento para o diâmetro do projeto.

O furo piloto deverá ter 8 1/2", com alargamento para 12 1/2”.

A limpeza dos tanques e canaletas deverão ser constantes para evitar, o retorno do

material perfurado para dentro do furo, através da bomba de lama, a fim de não

mascarar as amostras de calha.

3.3.4 - Fluido de Perfuração;

O fluído deverá visar a performance na perfuração, limpeza, estabilidade e

produtividade do poço. Salvo em condições especiais a lama deverá ser mantida

dentro dos seguintes parâmetros:

Densidade; entre 1,04 e 1,14 g/cm^;

Viscosidade aparente; entre 35 e 45 segundos.

Conteúdo de areia: inferior a 3% de volume;

Filtrado: abaixo de 15,00cm®;

pH: entre 7 e 9,5.

2.3.5 - Registro Diário

As seguintes informações deverão estar registradas, diariamente, no livro de obra

existente no local de obra:

Diâmetro da perfuração;

Metragem perfurada e profundidade do poço no fim da jornada de trabalho;

Litologia atravessada e avanço de perfuração:

Brocas utilizadas;

Material do fluído utilizado e registro de densidade, viscosidade, filtrado, pFI e teor de

areia.

2.3.6 - Amostragem

(/
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Deverá ser coletada amostra do material perfurado na canaleta de escoamento da

lama, próximo ao furo, em intervalo de 1,00 em 1,00m. As amostras deverão ser

secadas, desagregadas e dispostas em ordem crescente de perfuração em caixas

numeradas com os respectivos intervalos de profundidade.

2.3.7 - Perfil Litológico

Após a constatação da profundidade finai da perfuração e, com base nas informações

registradas, será elaborado o perfil construtivo do poço, pelo geólogo ou engenheiro

de minas da firma perfuradora, definindo as zonas aqüíferas e os intervalos produtores

de água. Os relatórios técnicos finais dos poços deverão obedecer aos padrões da

SAA e seus modelos são apresentados no capítulo anexos.

2.3.8 - Instalação de Revestimento

Ao longo do revestimento deverão ser acoplados guias centralizadores espaçados de

20,00 em 20,00m, com diâmetro externo inferior em 2” do diâmetro de perfuração. A

instalação deverá obedecer a cuidados especiais, de modo a evitar deformações ou

rupturas do revestimento, que possa comprometer ou dificultar a instalação do

conjunto moto-bomba submersível. Obturar a extremidade inferior do revestimento

com peça apropriada.

2.3.9 - Instalação de Pré-Filtro

A colocação do pré-filtro deverá ser feita paulatinamente, de modo a formar um anel

cilíndrico contínuo entre a parede do furo e o revestimento. O pré-filtro será instalado

por gravidade, com o fluído preparado adequadamente e circulando em velocidade

baixa, até que o pré-filtro atinja a profundidade de 12,00m. O adicionamento de pré-

filtro deverá ser assegurado durante o desenvolvimento do poço.

2.3.10 - Vedação de Aqüífero

O processo de cimentação de qualquer espaço anelar deverá ser feito numa única

operação contínua. O material utilizado na cimentação em situações normais deverá

ser constituído de calda de cimento. Nenhum serviço poderá ser efetuado no poço

durante as 48 h que se seguirem à cimentação.

2.3.11 - Proteção Sanitária

Deverão ser introduzidas no espaço anelar, duas colunas de tubo PVC DN 50,

diametralmente opostos, cada coluna com 12,00m de comprimento, completando o

pré-filtro até lO.OOm de profundidade e preencher o espaço restante com argamassa

de cimento-areia, traço 1:3.
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Deverá ser construída laje de proteção na boca do poço, envolvendo o revestimento.

Essa laje deverá ter declividade do centro para a periferia, com espessura mínima de

0,15m e área não inferior a 1,00m^. O revestimento deverá ficar saliente 0,50m acima

da laje.

2.3.12 - Limpeza e Desenvolvimento

No desenvolvimento do poço deverá ser aplicado o processo de pistoneamento ou ar

comprimido.

No processo de pistoneamento, o embolo deverá ter diâmetro inferior em 1” do

diâmetro do poço.

No processo de ar comprimido o método a ser empregado é o de poço aberto.

2.3.13 - Teste de Produção

Na instalação do equipamento de bombeamento no poço, deverá ser colocada uma

tubulação auxiliar, destinada a medir os níveis d’água, com sua extremidade inferior

acima 1,00m do crivo da bomba. Na medição de vazão devem ser empregados

dispositivos que assegurem uma determinação com relativa facilidade e precisão:

para vazões de até 40 m^/h, deverão ser empregados recipientes de volume aferido

de 200 a 220L, indeformados e em bom estado de conservação: vazões acima de 40

m^/h deverão ser determinadas por meio de sistemas contínuos de medida, tais como:

vertedor, orifício calibrado, tubo venturi ou outros.

A tubulação de descarga da água deverá ser dotada de válvula de regulagem sensível

e de fácil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazão em diversos

regimes de bombeamento. O lançamento da água extraída deverá ser feito a uma

distância de 25,00m à jusante do poço.

Antes de dar início ao bombeamento, o operador deverá certificar-se da posição do

nível da água original, efetuando, pelo menos, três medidas de nível, a cada meia

hora.

As medidas de nível d'água no poço, durante o bombeamento, deverá ser efetuadas

na seguinte freqüência de tempo, a partir do início do teste.

FREQUÊNCIA

MEDIÇÃO (min)

INTERVALO DE TEMPO DE

(min)

1 min.0-10

2 min.10-20
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5 min20-60

10 min60-100

20 min100-180

30 min180-300

300 em diante 100 min

O teste de vazão deverá ser iniciado com bombeamento à vazão máxima definida,

num período mínimo de vinte e quatro horas. Uma vez terminado o teste à vazão

máxima, deve-se proceder ao teste de produção.

O teste de produção deverá ser efetuado em quatro etapas de mesma duração, com

vazões progressivas, em regime contínuo de bombeamento, mantendo-se a vazão

constante em cada etapa. A passagem de uma etapa para outra deverá ser feita de

forma instantânea, sem interrupção do bombeamento.

O plano de teste deverá prever um escalonamento de vazões de aproximadamente

40%, 60%, 80% e 100% da vazão máxima.

As medidas de vazão deverão ser efetuadas em correspondência com as de nível

d’água. Não poderá haver variação de vazão superior a 10% durante o bombeamento.

2.3.14 - Desinfecção

A desinfecção final deverá ser feita mediante a aplicação de uma solução clorada em

quantidade ta! que se consiga uma concentração no poço de 50 mg/L de cloro livre.

Se a solução empregada for de hipoclorito de sódio a 10%, deverá ser aplicado meio

litro para cada metro cúbico de água no poço.

Deve-se introduzir parte da solução no poço através de tubos auxiliares. O restante

da solução deverá ser colocado pela boca do poço de modo a desinfectar o

revestimento acima do nível d’água. A solução deverá permanecer no poço por um

período não inferior a duas horas.

2.3.15 - Análises Físico-químicas e Bacteriológicas da Água

A coleta de água para análise físico-química deverá ser feita em garrafa de plástico

limpa com volume de 3,00 a 5,00L. Antes da coleta deve-se lavar a garrafa com água

do poço e, a seguir, fazer a coleta diretamente na boca do poço.

A coleta de água para análise bacteriológica deverá ser feita em frasco apropriado e

seguir as recomendações do laboratório.

O prazo entre as coletas e a entrega das amostras no laboratório não deverá exceder

a 24 h.
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2.3.16 - Teste de Alinhamento

A verificação do alinhamento do poço, quando exigido, deverá ser feita mediante a

introdução de um gabarito de 12,00m de comprimento e diâmetro de 25,40mm menor

que 0 diâmetro de revestimento do poço. O gabarito deverá deslizar livremente em

toda a extensão da câmara de bombeamento. O custo desta operação será de inteira

responsabilidade da empresa habilitada.

Concluídos todos os serviços, o poço deverá ser lacrado com chapa soldada, tampa

roscáve! ou outro dispositivo de modo a evitar possíveis obstruções ou contaminação.

3 - Reservatório de Concreto Armado

1 - Limpeza do Terreno

Este serviço será executado de modo a deixar completamente livre, não só toda a

área do canteiro da obra, como também os caminhos necessários ao transporte de

materiais.

Constará de capinação, destocamento e derrubada de árvores que possam prejudicar

os trabalhos de construção, removendo-se todos os entulhos.

2 - Locação da Obra

Será executada por meio de banquetes, onde se fixará pregos na direção dos eixos

de paredes ou pilares, tudo de acordo com as dimensões do projeto.

Deverão ser observados os níveis indicados nos cortes do projeto, fixando-se

previamente, a R.N. geral a obedecer.

3 - Escavações

Serão executadas de modo a proporcionar o máximo de rendimento em função do

volume de terra a remover e das dimensões, natureza e topografia do terreno.

Quando necessário, os locais escavados deverão ser escorados adequadamente de

modo a oferecer segurança aos operários.

Quando for o caso, o esgotamento das cavas de fundações será feito através de

bombas, salvo, quando a quantidade a esgotar for diminuta, quando então usar-se-á

processo manual com baldes.
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4 - Reaterro

Será executado com material arenoso isento de substâncias orgânicas, em camadas

sucessivas de 0,20 m, convenientemente molhadas e aplicadas, manual ou

mecanicamente.

Será adotado igual método para o reaterro das áreas remanescentes das escavações

onde for necessário regularizar o terreno.

5 - Concreto estrutural

O concreto armado utilizado na obra terá uma resistência mínima de 20 Mpa.

O concreto será confeccionado no próprio canteiro, em betoneira no traço 1:2:3

(cimento, areia e brita).

O lançamento será feito de forma manual (com baldes e carro de mão), cabendo

sempre ao engenheiro residente verificar durante todo processo de concretagem a

quantidade de materiais empregados na confecção do concreto (areia, cimento, brita

e água), no intuito de garantir a trabalhabilidade e a resistência final do concreto aos

28 dias.

6 - Fôrma

Devem-se adaptar exatamente as dimensões das peças da estrutura projetada a

serem construídas de modo a não se deformarem, sensivelmente, sob a ação das

cargas e pressões internas, do concreto fresco.

As escoras quando roliças, terão diâmetro mínimo de 3

emenda, não situada no seu terço médio.

Os escoramentos com mais de 3,00 m de altura deverão ser contra ventados.

Antes do lançamento do concreto, será procedida a limpeza das formas, molhando-

se as mesmas até a saturação.

e só poderão ter uma

7 - Desfôrma

O tempo de desfôrma para pilares será de 3 dias;

Para vigas (faces laterais e fundo) 7 dias;

Para lajes 14 dias;

O descimbramento das lajes e vigas será feito do meio do vão para os apoios.

8 - Armaduras

As barras das armaduras devem ser dobradas rigorosamente de acordo com os

detalhes do cálculo estrutural, colocadas nas formas e posições, sendo amarradas
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com 0 auxílio de arame preto n ° 18. Por ocasião da concretagem os ferros deverão

estar perfeitamente limpos, isentos de ferrugens, graxa, óleo ou lama.

O recobrimento das armaduras será garantido por espaçadores de plásticos

(polietileno), sendo admitido o recobrimento do projeto do cálculo estrutural em 1,5

cm.

Sempre utilizar vibradores de imersão para impedir a segregação do concreto.

9 - Fundações

Nas fundações serão lançados lastro de concreto simples para embasamento de

fundo de vala, no traço 1:2:2, atingindo um fck - 11 Mpa.

As fundações dos reservatórios serão fundações rasas do tipo sapata, em forma

piramidal. O fck utilizado para as fundações será de 20 Mpa, a tensão máxima do solo

para projeto é de 1,5 kg/cm^.

10 - Pavimentação

Serão executados lastros de impermeabilização de concreto simples com pedra preta

com cimento e areia no traço de 1:3:4 espessuras de 7 cm.

Piso cimentado liso: será com argamassa de cimento e areia traço 1:3 e espessura

de 2,5 cm.

Calçada de Proteção: será com piso cimentado liso sobre matacoado com pedra preta.

11 - Alvenaria

As alvenarias de paredes para as fundações serão executadas com pedras graníticas

de boa qualidade, com as dimensões para suportar as cargas a elas impostas.

As pedras serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e a

execução dever ser cuidadosa, de modo a evitar o aparecimento de valas que possam

vir a prejudicar a estrutura.

As alvenarias para o embasamento e para as paredes deverão ser executadas com

tijolos maciços ou furos de boa qualidade, sonoros, bem cozidos e de arestas viva.

As fiadas deverão ficar perfeitamente niveladas e as paredes ter prumo perfeito e os

cantos em ângulos retos, sendo obedecidas rigorosamente às dimensões e os pé-

direitos indicados no projeto.

Antes de assentados, os tijolos devem ser abundantemente molhados.

Os tijolos serão rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço mínimo 1:10

e as juntas não devem ter espessura superior a 1,5 cm.
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Onde for indicado no projeto o emprego de cobogós, estes devem ser de boa

qualidade e assentados com argamassa de traço idêntico ao emprego no

assentamento dos tijolos.

12 - Revestimentos de Paredes

Os revestimentos só deverão ser iniciados após a completa "pega” da argamassa das

alvenarias e de embutimento das canalizações e água, esgotos e eletricidade.

Serão empregados os seguintes tipos de revestimentos, com respectivas argamassas

e variantes destas;

- Chapisco - Argamassa de cimento e areia no traço 1:4

- Reboco - Argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Todas as superfícies a revestir, serão previamente chapiscadas, jogando-se a

argamassa à colher, com forma suficiente para se conseguir uma boa aderência.

Íü7u>e/'c^	
FAEL dÂ CONCEIÇÃO PEREIRA

í m
'LUCAS

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MA: 112025108-7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.S2S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPJ - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI; 24.18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
605.112,93

323.390,94
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS
ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO E PROJETO EXECCUTIVO

ANTEPROJETO, CONJUNTO DE ESTUDOS PRELIMINARES E LEVANTAMENTO DE CAMPO
PARA AS DIRETRIZES DO PROJETO EXECUTIVO

1

1.1

50.192,121.1.1

Total

149,23

149,23

149,23

19.698,36

Tipo
ENGENHEIRO PARA

Mão de Obra

Und Quant.

1,0000000

0.8630580

Valor Unit

149,23

172,92

MO com LS =>

Preço Total =>

Descrição
ENGENHEIRO CONSULTOR

ENGENHEIRO CONSULTOR - PROJETO

Código
61.11.02

56.11.02

1.1.1.1

Composição

Insumo

Banco

SUDECAP

SUDECAP

H

H

MO sem LS => 149,23 LS =>

Quant. =>

0.00

132,0000000

Valor Unit TotalTipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Und QuantDescrição

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PAFtA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLET/dJO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

EPl - FAMÍLIA ENGENHEIRO CML - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

1.1.1.2 Código Banco

161,71 161,71H 1,0000000SINAPIComposição 90779

Composição
Auxiliar

Insumo

Insumo

Insumo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

1,(X)00000 2.66 2.66H95404 SINAPI

156,95 156,951.0000000

1,0000000

1,0000000

HSINAPI

SINAPI

SINAPI

00002708

00037372

00037373

1.34H 1.34

0,01 0,01H

Material 0,01 0,01H 1,000000000043462 SINAPIInsumo

Material 0.74 0,74H 1,0000000SINAPIInsumo 00043486

MO com LS =>

Preço Total =>

159,61

21.345,72

LS =>

Quant. =>

0,00MO sem LS => 159,61

132,0000000

Total

28,03

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Unit

28,03

Und Quant

1,0000000
Descrição

DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) ●
HORISTA

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

EPl - família TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)

Código
88597

Banco

SINAPI

1.1.1.3

Composição

Composição
Auxiliar

Insumo

Insumo

H

0.12 4,00H 33,3333333SINAPI95391

Material

Material

1.34 1.34H 1,0000000

1,0000000

00037372

00037373

SINAPI

SINAPI 0,01 0,01H

Material 0,07 0.07H 1,000000000043469 SINAPIInsumo

Material

Mão de Obra

0,71 0,71H 1.0000000

1.0000000

SINAPI

SINAPI

Insumo

Insumo

00043493

00002355 21,90

MO com LS =>

Preço Total =>

21.90

25.90

1.233,32

H

LS =>

Quant. =>

0,00MO sem LS => 25,90 :-vCD
44,0000000

Total

59,96

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Quant

1,0000000

Valor Unit

59,96

UndDescrição
TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1.1.1.4

Composição

Código
101457

Banco

SINAPI
■Sth

H

-3

tC
O
Kl



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl ● 01/2024 - M.SBC ● 02/2024. MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA . 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) 8DI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
MENSALISTA

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TÉCNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA)

FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO OAIXA)

EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

Composição
Auxiliar

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 99,58 0,510,0052045SINAPl101369

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

MES 0.0052045

0.0052045

0.0052045

0.0052045

0.0052045

118.58

874.68

252.08

0,6100040861

00040862

00040863

00040864

00041092

SINAPl

SINAPl

SINAPl

SINAPl

SINAPl

4,55MES

MES 1,31

MES

MES

0,01 0,00

52,1410.018,62

Material 0.01 0,00MES 0,0052045SINAPlInsumo 00043476

Material 162,97 0,84MES 0,0052045SINAPl00043500Insumo

MO sem LS => LS =>

QuanL =>

0,00 MO com LS =>

Preço Total =>

52,65

7.914,72

52.65

132,0000000

34.164,76

Total

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Descrição

Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento,

transporte e profissionais nível médio)

TOPOGRAFO - (TÉCNICO 20 GRAU NIVEL C)

NIVELADOR (SINTEC)

AUXILIAR DE CAMPO (SINTEC)

GASOLINA COMUM

TEODOLITO C/ PRECISÃO +/- 6 SEGUNDOS (SINAPl 7247)

NIVEL OTICO C/ PRECISÃO +/- 0.7MM (SINAPl 7252)

GOL 1.0 TOTAL FLEX 12V 5 PORTAS BÁSICO GASOLINA (PRECO AQUIS)

1.1.2

1.1.2.1 Tipo

LOCAÇÃO

Und Quant. Valor UnitCódigo

010512

Banco

mês 17.082,38 17.082,381,0000000Composição lOPES

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Equipamento

Equipamento

Equipamento

6.783,56

2.237,99

4.475,99

2.033,25

336,35

336,35

878,89

13.497,54

34.164,76

H 144,9479127

144,9479127

289,8958255

374,4487746

143,7400135

143,7400135

0,0112471

46.80

15,44

15,44

lOPES

lOPES

lOPES

lOPES

lOPES

lOPES

lOPES

010209

010233

010235

800102

080201

080202

080731

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

H

H

5,43L

2,34H

2.34H

UN 78.144.00

MO com LS =>

Preço Total =>

MO sem LS => 13.497,54 LS =>

Quant. =>

0,00

2,0000000

58.779,60

Total

149,23

149,23

149,23

13.132,24

PROJETO EXECUTIVO DE RESERVATÓRIO

Descrição
ENGENHEIRO CONSULTOR

ENGENHEIRO CONSULTOR - PROJETO

1.1.3

1.1.3.1

Composição
Insumo

Tipo
ENGENHEIRO PARA

Mão de Obra

Valor Unit

149,23

172,92

MO com LS =>

Preço Total =>

Und Quant.

1,0000000

0,8630580

Código
61.11.02

56.11.02

Banco

SUDECAP

SUDECAP

H

H

MO sem LS => 149,23 LS =>

Quant. =>

0,00

88,0000000

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Unit

161,71

Total

161,71

Und Quant.

1,0000000

1,0000000

Descrição
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

1.1.3.2

Composição

Composição
Auxiliar

Insumo

Insumo

Insumo

Código
90779

Banco

SINAPl H

H 2.66 2,6695404 SINAPl

Mão de Obra

Material

Material

1,0000000

1.0000000

1,0000000

156,95 156,95HSINAPl

SINAPl

SINAPl

00002708

00037372

00037373

1,34 1,34H

0,01 0,01H

Material 0,01 0,01H 1,0000000SINAPlInsumo 00043462

m

M
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CML - HORISTA (ENC/\RGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

C/MXA)
0.74Material 1,0000000 0.74HSINAPIInsumo 00043486

0,00 MO com LS =>

Preço Total =>

159,61

28.460,96

MO sem LS => 159,61 LS =>

Quant. => 176,0000000

Total

28,03

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Quant.

1,0000000

33,3333333

Valor Unit

28,03

UndDescrição
DESENHISTA OETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PAFtA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO ● HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERFtAMENTAS ● FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - família TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)

1.1.3.3

Composição

Composição
Auxiliar

Insumo

Insumo

Código
88597

Banco

SINAPI H

0,12 4,00HSINAPI95391

1,0000000

1,0000000

1,34 1,34HSINAPI

SINAPI

00037372

00037373 0,01 0,01H

0,07Material 1,0000000 0,07HSINAPIInsumo 00043469

0,71Material

Mão de Obra

1.0000000

1,0000000

0,71HSINAPI

SINAPI

Insumo

Insumo

00043493

00002355 21,90

25,90

9.866,56

21,90

MO com LS =>

Preço Total =>

H

25,90 LS =>

Quant. =>

0,00MO sem LS =>

352,0000000

Valor Unit

41,59

41,59

MO com LS =>

Preço Total =>

Total

41,59

41,59

41.59

7.319,84

Tipo
Diversos

Mão de Obra

Quant.

1,0000000

1,0000000

UndDescrição
Mão de obra de técnico nivel médio sênior

Técnico Nivel Médio Sênior - 40h - Rev 02

Banco

ORSE

ORSE

1.1.3.4

Composição

Insumo

Código
7158

5937

h

h

LS =>

Quant =>

0,00MO sem LS => 41,59

176,0000000

96.008,88

Total

149,23

149,23

149,23

26.264,48

PROJETO EXECUTIVO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Descrição
ENGENHEIRO CONSULTOR

ENGENHEIRO CONSULTOR - PROJETO

1.1.4

1.1.4.1

Composição

Insumo

Valor Unit

149,23

172,92

MO com LS =>

Preço Total =>

Tipo
ENGENHEIRO PARA

Mão de Obra

Und Quant.

1,0000000

0,8630580

Código
61.11.02

56.11,02

Banco

SUDECAP

SUDECAP

H

H

LS =>

Quant =>

0,00MO sem LS -> 149,23

176,0000000

Total

161,71

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Quant.

1,0000000

Valor Unit

161,71

UndDescrição
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CML DE OBFtA SÊNIOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ENGENHEIRO CML DE OBRA SÊNIOR (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

EPI - família ENGENHEIRO CML - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

1.1.4.2

Composição

Composição
Auxiliar

Insumo

Insumo

Insumo

Código
90779

Banco

SINAPI H

2,66 2.66H 1,00000(X)SINAPI95404

156,95 156,951,0000000

1,0000000

1,0000000

H00002708

00037372

00037373

SINAPI

SINAPI

SINAPI

1.34 1,34H

0.010,01H

0,01Material 1,0000000 0,01H ● OSINAPIInsumo 00043462
n

CO
Material 0,74 0,74H 1,000000000043486 SINAPIInsumo

159.61

42.691,44

MO com LS =>

Preço Total =>

159,61 LS =>

Quant =>

0,00MO sem LS =>

264,0000000

“D

rC

tv
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ;01.612.525//0001-40

OBJETOl IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Und Quant.

1,0000000

Valor Unit

28,03

Total

28,03
Descrição

DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) ● sERVICOS DIVERSOS
HORISTA ^

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - família TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C/^XA)

DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)

Banco

StNAPI

1.1.4.3

Composição

Composição
Auxiliar

Insumo

Insumo

Código
88597 H

4,0033.3333333 0.12HSINAPI95391

Material

Material

1.34 1.34H 1,0000000

1,0000000

SINAPI

SINAPI

00037372

00037373 0,010.01H

Material 0.07 0,071,0000000HSINAPI00043469Insumo

0.71 0,71Material

Mão de Obra

H 1,0000000

1,0000000

SINAPI

SINAPI

00043493

00002355

Insumo

Insumo 21,90

25,90

19.733,12

21.90

MO com LS

Preço Total =>

H

LS =>

QuanL =>

0,00MO sem LS -> 25,90

704,0000000

Total

41,59

41,59

41,59

7.319,84

Tipo
Diversos

Mão de Obra

Quant.

1,0000000

1,0000000

Valor Unit

41,59

41,59

MO com LS =>

Preço Total =>

UndDescrição
Mão de obra de técnico nivel médio sênior

Técnico Nível Médio Sênior - 40h - Rev 02

Banco

ORSE

ORSE

1.1.4.4

Composição
Insumo

Código
7158

5937

h

h

0,0041,59 LS =>

QuanL =>

MO sem LS =>

176,0000000

21.275,76

Total

149,23

149,23

149,23

3.283,06

PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE CAPTAÇÃO DE AGUA
Descrição

ENGENHEIRO CONSULTOR

ENGENHEIRO CONSULTOR - PROJETO

1.1.5

1.1.5.1

Composição
Insumo

Quant.

1,0000000

0,8630580

Valor Unit

149,23

172,92

MO com LS =>

Preço Total =>

Tipo
ENGENHEIRO PARA

Mão de Obra

UndCódigo
61.11.02

56.11.02

Banco

SUDECAP

SUOECAP

H

H

LS =>

QuanL =>

0,00MO sem LS => 149,23

22,0000000

Total

161,71

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Quant.

1,0000000

Valor Unit

161,71

UndDescrição
ENGENHEIRO CML DE OBRA SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO ● HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CML- HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

EPI - F/VMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Banco

SINAPI

1.1.5.2

Composição

Composição
Auxiliar

Insumo

Insumo

Insumo

Código
90779 H

2,66 2,661,0000000HSINAPI95404

156,95156.95H 1,0000000

1,0000000

1,0000000

SINAPI

SINAPI

SINAPI

00002708

00037372

00037373

1.341,34H

0,01 0.01H

0.01Material 1,0000000 0,01HSINAPIInsumo 00043462

0.74Material 1,0000000 0,74H00043486 SIN/\PIInsumo

MO com LS =>

Preço Total =>

159,61

10.672,86

LS =>

QuanL =>

0,00MO sem LS => 159,61

66,0000000

Valor Unit TotalTipo Quant.UndDescrição

Mão de obra de técnico nível médio sênior

Banco1.1.S.3 Código
3

41,5941,59Diversos h 1,0000000 n
ORSEComposição 7158 n

41,59

MO com LS =>

Preço Total =>

41,59

41,59

7.319,84

Mão de Obra 1,0000000hTécnico Nível Médio Sênior - 40h - Rev 02ORSE5937Insumo
LS =>

Quant. =>

0.00MO sem LS => 41,59

176,0000000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Total sem BDI

Total do BOI

Total Geral

R$ 260.421,12

62.969,82

323.390,94

R$

R$

8Híg: PRQjg'tÓ,i CÕNJÜ??TO DE ÉStUDOS PREJJMINARK E LEVANTAMENTO DE CAMPO PARA AS DIRETRIZES DO PROJETO EXEÇlíg^fSgBi m iiH. i.'nnini"ii i'i" I ■

1. ESTIMATIVA DE PRAZO DE EXECUÇÃO DESTE SERVIÇO (1 MES)

2. ENGENHEIRO CONSULTOR (1 MÊS, COM 6H/DIA X 22 = 132 HORAS
3. ENGENHEIRO SÊNIOR (1 MÊS, COM 6H/DIA X 22 = 132 HORAS
4, DESENHISTA DETALHISTA (1 MÊS, COM 2H/0IA X 22 = 44 HORAS
5. TÉCNICO EM SONDAGEM (1 MÊS, COM 6HDIAX22 = 132 HORAS

●r 'V ATT; ;i? PROJETO EXECUTIVO DE RESERVATÔRID: !. , ' ru

1. ESTIMATIVA DE PRAZO DE EXECUÇÃO DESTE SERVIÇO (1 MÊS)
2, ENGENHEIRO CONSULTOR (1 MES, COM 4hWD(A X 22 = 88 HORAS

3, ENGENHEIRO SÊNIOR (1 MÊS, COM 8H/DIA X 22 = 176 HORAS
4. DESENHISTA DETALHISTA 2X (1 MÊS, COM 8H/OIA X 22 = 352 HORAS

5, técnico nível médio sênior {1 MÊS, COM 8H DIA X 22 = 176 HORAS

1^1..pomcm EXECUTIVO DA REDE DÊ DISTRIBUIÇÃO ● :)>

1

1. ESTIMATIVA DE PRAZO DE EXECUÇÃO DESTE SERVIÇO (2 MÉS)
2. ENGENHEIRO SÊNIOR (2 MÊS, COM 6H/DIA X 22 = 264 HORAS

3. ENGENHEIRO CONSULTOR (2 MÊS, COM 4H/OIA X 22 = 176 HORAS
4, DESENHISTA DETALHISTA 2X(2 MÊS, COM 8H/DIA X 22 = 704 HORAS

5, técnico nível médio sênior (2 MÊS. COM 4H DIA X 22 = 176 HORAS

PROJETOÉÍ^lIíiyODEIMPLi(^Àj^bDENOVOSTOHTC^DEaABW^p.DCA<3UA_,;,. . JL.

1. ESTIMATIVA DE PRAZO DE EXECUÇÃO DESTE SERVIÇO (1 MES)

2- ENGENHEIRO SÊNIOR <1 MÊS, COM 3H/DIA X 22 = 266 HORAS
3. ENGENHEIRO CONSULTOR (1 MÉS, COM 2H/OIA X 22 = 44 HORAS
4. técnico nível médio sênior (1 MÉS, COM 8H DIA X 22 = 176 HORAS

175.258,00

Total

MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA

Descrição

1.2

Quant. Valor UnilUndCódigo Banco1.2.1

5-^01,0000000

1,0000000

120,29 120,29HENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CML DE OBRA PLENO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ENGENHEIRO CML DE OBRA PLENO (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

90778 SINAPl

95403 SINAPl

CPU
n

1,971,97H
CPU_A

1,OOCMX)00

1,0000000

1,0000000

116.22 116,22H00002707 SINAPl

00037372 SINAPl

00037373 SINAPl

INS 37
-í:1.34H 1.34INS

0,01 0,01HINS

i^
r Tt

3%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525W0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 1,0000000 0,01 0.01FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CML - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CML - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

00043462 SINAPIINS

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

528,0000000

0,74 0,74H00043486 SINAPIINS

MO com LS => 118,19

149.37

78.867,36

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

118.19

29.08

Preço TolaI =>Quant. =>

Total

5.648,94

92,20

Quant.

1,0000000

1,0000000

Valor Unii

5.648,94
92,20

UndCódigo Banco

93572 SINAPI

95422 SINAPI

Descrição
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PAFtA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSAUSTA

ENCARREG/\DO GERAL DE OBFtAS (MENSAUSTA)

EXAMES ● MENS/M.ISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - MENSAUSTA (COLETADO CAJXA- ENCARGOS COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS

COMPLEMENT/MÍES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENC/^RGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

1.2.2

MES

MESCPU A

5.049,76

252.08

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

5.049,76

252,08

MES00040818 SINAPI

00040863 SINAPI

00040864 SINAPI

00043475 SINAPI

INS

MESINS

0,01 0.01MESINS
18.73MES 18,73INS

236,16 236.16MES 1,000000000043499 SINAPIINS

MO com LS => 5.141,96

7.014,85

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

5,141,96

1.365,91

Preço Total -> 56.118,80Quant. => 8,0000000

Total

4.053,78

43,81

QuanL

1,0000000

1,0000000

Valor Unit

4.053,78

43,81

UndCódigo Banco

101452 SINAPI

101364 SINAPI

Descrição

SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
MENSALISTA

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS COMPLEMENTARES )

ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - MENSiALISTA (COLET/\DO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - MENSAd-ISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SERVENTE DE OBRAS (MENS/V.ISTA)

FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO C/UXA)

EPI - FAMÍLIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1.2.3

MESCPU

MESCPU_A

118.58

874.68

252.08

118,58

874,68

252,08

MES 1,0000000

1.0000000

1.0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

INS 00040861 SINAPI

00040862 SINAPI

00040863 SINAPI

00040864 SINAPI

00041084 SINAPI

00043479 SINAPI

MESINS

MESINS

0,01MES 0.01INS

2.399,66

114.72

2.399,66

114,72

MESINS

MESINS

250,24MES 1,0000000 250,2400043503 SINAPIINS

MO com LS => 2.443.47

5.033.98

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.443,47

980,20

Preço TolaI => 40.271,84Quant. => 8,0000000

O
39.637,34

Total

316,47

IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS
Descrição

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ri1.3

Valor Unit

316,47

Und Quant.

1,0000000

CDCódigo Banco

103689 SINAPI

1.3.1

%C

|3

m*CPU

11,80

10,38

0,5000000

0,3729000

23.60

27,86

m'102234 SINAPI

88262 SINAPI

CPU_A

CPU_A H

Jl
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% {HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 1,1186000

3,2083000

1,0000000

22,54 25,21

18,35

250,00

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA,
DE "2.4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10X 10 (7/8 X 17)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 XII)

88316 SINAPI

00004509 SINAPI

00004813 SINAPI

CPU A
5,72M

IN5
250,00m'

INS

0,0113000

0,0132000

0,00

Valor com BDI =>

39,92

21,39

MO com LS =>

0,45KG
00005065 SINAPI

00005069 SINAPI

INS

0,28KG
INS

27,44

392,99

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

27,44

76,52

7.073,8218,0000000 Preço TolaI =>Quant. =>

Valor Unit

995,84

Total

995,84

Und QuanL

1,0000000
Descrição

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL OE CONCRETO, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE /VSSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, /VF_05/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. <AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS.
/U=_04/2023

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÃGUA, PVC ESGOTO. PVC ÃGUA PLUVIAL, CPVC,
PPR, COBRE OU AÇO. DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4. FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

Código Banco

93208 SINAPI

1.3.2
m'

CPU

24,450,0269000 909,25m’
101165 SINAPICPU_A

0.0252000 100,13 2,52UN101876 SINAPICPU A

26,07 1,31UN 0,0504000101891 SINAPICPU_A

27,86

14,48

27,28

54,23

H 0.9794000

3.7457000
88262 SINAPI

88489 SINAPI

CPU_A

CPU_A
m*

0,2518000 11,34 2,85M
91170 SINAPICPU_A

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS OE PVC ÃGUA, PVC ESGOTO. PVC ÃGUA PLUVIAL, CPVC,
PPR. COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AP_09/2023_PS

0,950.2266000 4,22M91173 SINAPICPU_A

701,72 44,48PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
P4PAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN/^S,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN/VS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM». ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM», ANTI-CH/WIA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m» 0,063400091341 SINAPICPU_A

2,370,2518000 9.44M
91862 SINAPICPU_A

2,850.2266000 12,58M
91870 SINAPICPU_A

18,47 1,39UN 0,075500091911 SINAPICPU A

1.790,6219000 2,88M
91924 SIN/^PICPU_A

5-^-0
4,13 2,80M 0,679800091926 SINAPICPU_A

03

17,86 2,24UN 0,125900091937 SINAPICPU_A

●H1,680,0504000 33,37UN92000 SINAPICPU A

n

1=
>0

d
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525Í/0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
0,0252000 76,44 1,92INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P*T 10 A. INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS OE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROC1MENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTIC/LL. AF_07/2019

ESCAVAÇÃO MANU/U. DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021

UN92025 SINAPICPU_A

25,63 36,89m’ 1,439600092543 SINAPICPU_A

2,330,0262000 89,16m’93358 SINAPICPU_A

26,45 0,17m’ 0,0067000REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/202393382 SINAPICPU_A

1,4396000 68,02 97.92TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10*. COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO 1ÇAMENTO. AF_07/2019

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE. FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACAB/\MENTO. ALIZAR E CONTRAMARCO,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
LASTRO OE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA OE 3 CM. AF_07/2016

LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

CONDULETE OE PVC. TIPO B. PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4">,

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"),

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
LUMINÁRIA TIPO C/V.HA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES

DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE OE 15 W, SEM

REATOR ● FORNECIMENTO E INST/MAÇÃO. AF_02/2020
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

PAREDE DE MADEIRA COMPENS7V3A PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES.
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAJOR OU IGUAL A 6 M’, SEM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES.
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M^ SEM VÃO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES.
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M». SEM VÃO. AF_05/2018

P/\REDE DE MADEIRA COMPENSADA P/LFLA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES.
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M», SEM VÃO. /LF_05/2018

P/íREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES.
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M». COM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M», COM VÃO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M*, COM VÃO. AF_05/2O18

P/\REDE OE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,
INTERNA. COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M', COM VÃO. AF_05/2018

CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

94210 SINAPICPU_A

0,0755000 644.28 48,6494559 SINAPICPU_A

18,77 0.11m’ 0,0060000CPU A 95240 SINAPI

36,03 51.861,439600095241 SINAPICPU_A

27,07 1,36UN 0,050400095805 SINAPICPU_A

0,0252000 23,57 0.59UN95811 SINAPICPU A

0,1007000 160.32 16,14UN97586 SINAPICPU_A

0,0252000 141,49 3,56UN97593 SINAPICPU_A

0,490,0252000 19.72UN97611 SINAPICPU_A

57,700,3517000 164,07m’98441 SINAPICPU_A

167,51 67,800,4048000m'98442 SINAPICPU_A

0,0281000 143,82 4,04m’98443 SINAPICPU_A

0,0323000 146,27 4,72m’98444 SINAPICPU_A

108,670,5495000 197,77m’98445 SINAPICPU_A

0,4284000 253,69 108,68m’98446 SINAPICPU A

7.440,0439000 169,5398447 SINAPICPU_A
5- 2

n
7,280,0342000 213.08m'98448 SINAPICPU_A

7.93 27,63M 3,484400000004513 SINAPIINS
^ 73'a

-i

"S-O

73

'C

N;

.d



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURJTICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA . 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
M 3,9174000 21,05 62,46TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L. CLASSE A

00006193 SINAPIINS

201,25 5,07UN 0,025200000010886 SINAPIINS

0,0252000 194,61 4,90UNEXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO (PQS) DE 4 KG,
CLASSE BC

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO. EM ACO GALVANIZADO /ZINCADO, DE

SOBREPOR. COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

00010891 SINAPIINS

0,0252000 16,20 0,40UN00011455 SINAPIINS

1,0000000 73,88 73,88m*00011587 SINAPIINS

MO com LS => 143,24

1.236,63

LS => 0.00

Valcw com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

143,24

240,79

Preço Total => 14.839,56QuanL -> 12,0000000

Valor Unit

350,00

Total

350,00

QuanL

1,0000000

Und
Código Banco
042675 SBC

Descrição

ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO PADRAO STANDARD COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS

1.3.3

MES
INS

0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 0,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 434.6384,63

Preço Total => 3.477,048,0000000QuanL =>

Valor Unit

121,65

23,17

27,86

29,80

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,1897000

0,5691000

0,0044000

Descrição

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_0S/2018
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENC/^GOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
Média; brita i>- preparo manual. af_05/202i
TABUAAPARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUB/VMASS/URANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2X10)

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DÊ /VPROXIMADAMENTE 40

MM, ESPESSUFIA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DÊ 980 MM

Código Banco
98459 SINAPI

88239 SINAPI

88262 SINAPI

91692 SINAPI

1.3.4

121,65m’
CPU

4,39H
CPU_A

CPU_A

CPU_A

15,85H

0,13CHP

0,540,0191000 28,52CHI91693 SINAPICPU_A

455,70 0,540,0012000m’94974 SINAPICPU_A

34,57 34.571,0000000M00003992 SINAPIINS

35.751,2273000 29,13M00004433 SINAPIINS

20,63

49.55

0.88KG 0.0428000

0,5853000

00005061 SIN/\PI

00007243 SINAPI

INS
29,00m*

INS

MO com LS => 14,34

151,06

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

14.34

29,41 O

03

§-
'§ZÍ

/O
Ac

Preço Total => 7.553,00QuanL => 50,0000000

Valor Unit TotalQuanLUndDescriçãoCódigo Banco1,3.5



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% {HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24.18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
MES 1,0000000 673,82 673,82LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

00010776 SINAPIINS

MO com LS => 0,000,00

Valor com BDI =>

0,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl => 836.74162,92

Preço Total *> 6.693,926,0000000Quant. =>

66.826,65

Total

12.000,00

12.000.00

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO .MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE APOIO A OBRA
Descrição

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MOBILIZACAO EQUIPAMENTO TERRAPLENAGEM DMT DE 50,1 A 100 KM

1.4
Valor UnIt

12.000,00

12.000,00

MO com LS =>

Und Quant.

1,0000000

1,0000000

0.00

Valor com BDl =>

Código Banco
014032 SBC

007811 SBC

1.4.1
UN

CPU
UN

INS
0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0.00

14.901,602.901,60

Preço Total => 14.901,601,0000000Quant. =>

Total

278,02

Quant

1,0000000

Valor Unit

278,02

Und
Descrição

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA

METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017
MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENC/V^GOS COMPLEMENTARES

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA

METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO, AF_02/2017
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA

METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS.

AF_O2/2017

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA

METÁLICA. COM DISTRIBUIDOR OE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA

METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_02/2017

Código Banco
96035 SINAPI

1.4.2
CHP

CPU

34,92

32,49

34.92

32,49

1,0000000

1,0000000

H88281 SINAPI

96030 SINAPI

CPU_A

CPU_A
H

12.2812,281,0000000H
96031 SINAPICPU A

4,93 4,931,0000000H
96032 SINAPICPU_A

55.711,0000000 55,71H
96033 SINAPICPU_A

137,69137,691,0000000H
96034 SINAPICPU_A

27,43

345.24

MO com LS =>LS => 0,00

Valor com BDl =>

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

27,43

67,22

30.381,12Preço Total =>Quant => 88,0000000

Total

271,14

Valor Unit

271,14

Quant

1,0000000

Und
Descrição

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 5.8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
MOTORISTA OPEFtADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINDAUTO HIDFtÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 5.8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

Código Banco
93402 SINAPI

1.4.3
CHP

CPU
~

C VI S

37,47

24.53

n1,0000000

1,0000000

37,47

24,53

H
88286 SINAPI

93397 SINAPI

CPU_A
CPU A

H

r ‘ *D

C
k;
O
Ni



l)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.52S//0001 -40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 1,0000000 9,26 9,26GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA OE 189 CV - JUROS. AF_03/2016
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA OE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE M/WCIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 5,8 TM. ALCANCE M/\XIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016
GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE mAMMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16,000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

93398 SINAPICPU_A

3.741,0000000 3.74H93399 SINAPICPU_A

42.5942,59H 1.000000093400 SINAPICPU_A

153.551.0000000 153,55H
93401 SINAPICPU_A

29,98

336,70

MO com LS =>29,98

65,56

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

21.543,9363.98SS369 Preço Total =>Quanl. =>

1.410.003,10SERVIÇOS OE MELHORIAS DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO .TRATAMENTO E ADUTORA DE
ÁGUA TRATADA

POÇO PTP-07( TUBULAR PROFUNDO 08" * 200,00m)

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2

176.382,78

2.029,98

Total

2.1

2.1.1
Valor UnitQuant.

1,0000000

0,0718000

0,0718000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Código Banco
98524 SINAPI

88316 SINAPI

88441 SINAPI

2.1.1.1
3,283,28m’

CPU
1,6122,54

23,39

MO com LS =>

H
CPU. A

1,67H
CPU_A

2,062,05 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 4,070,79

635,93Preço Total =>Quant. => 156,2500000

Valor Unit

8,95

TotalQuant

1,0000000

Und
Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M* ● CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M> /111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION/U. 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇMABA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO, AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
100982 SINAPI

2.1.1.2
8,95m’

CPU

204.71 1,69CHP 0.00830005631 SINAPICPU_A

0.890,0105000 84,80CHI5632 SINAPICPU_A

5,29267,58CHP 0,019800091386 SINAPICPU_A

^ d78,67 1,08CHI 0,013800091387 SINAPICPU_A

CDc-«»

1,27MO com LS =>LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,27

11,112.16

s c



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
QuanL => 31.2500000 Preço Total => 347,18

TotalQuanL

1,0000000

Valor Unit

2,70

Und
Descrição
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
93589 SINAPI

2.1.1.3

2,70M3XKM
CPU

267,58 2,40CHP 0.009000091386 SINAPICPU_A

0,300,0039000 78,67CHI
CPU_A 91387 SINAPI

MO com LS => 0,340,34 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BOI => 3,350.65

1.046.87312.5000000 Preço Total =>QuanL =>

35.845,78

Total

62.95

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
Descrição

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETAOAS A CADA 2,OOM - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENC/^GOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA

PARA DISCO 10"-CHP DIURNO, AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10"-CHI DIURNO. AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TF14ÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANU/M.. AF_05/2021

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018
SARRAFO NAO APARELHADO '2,5 X 7* CM. EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA , ANGELIM,
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM. EM MACARANDUBA/MASSAFÍANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X21 (2X11)

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

TABUA *2.5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

2.1.2
Valor Unit

62,95

QuanL

1,0000000

Und
Código Banco

99059 SINAPI

2.1.2.1
M

CPU

8.250,3563000

0,7125000

0,0039000

23,17

27,86

29,80

H88239 SINAPI

88262 SINAPI

91692 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

19,85H

0,11CHP

0,470,0168000 28.52CHI91693 SINAPICPU_A

455.70 2,090,0046000m’94974 SINAPICPU_A

3,901,5000000

0,7445000

2,60UN99062 SINAPI

00004417 SINAPI

CPU_A
6,038,11M

INS

29,13 12,01M 0,412500000004433 SINAPIINS

2,32KG 0,1110000

0,0256000

0,5500000

0,00

Valor com BDI =>

20,99

36,17

12,74

MO com LS =>

00005068 SINAPI

00007356 SINAPI

00010567 SINAPI

INS
0,92L

INS
7,00M

INS
22,36

78,17

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22.36

15,22

LS =>

Preço Total *> 1.954,2525,0000000QuanL => 3: ~ "O

c 7.- 2
o

cr
r\Total

89,16

QuanL

1,0000000

Valor Unit

89,16

Und
Código Banco
93358 SINAPI

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

2.1.2.2

C- 2

m’
CPU

89,16

55,30

3,9560000 22,54

MO com LS =>

HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316 SINAPICPU_A
0,0055,30 LS =>MO sem LS =>

c
KJXo



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525/Í0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,S8C ● 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
21,55 Valor com BDI => 110.71Valor do BOI =>

Preço Total => 1.328,5212,0000000Quant. =>

Total

2.160,06

Quant.

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

UndDescrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK= 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES- AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO OE LAJE OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDI/V
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO OE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

Código Banco

104488 Próprio

2.1.2.3

CPU

1,5027000 93,62 140,68m’92419 SINAPICPU A

377,072,0916000 180,28m’92455 SINAPICPU_A

275.5654,22m’ 5,082300092514 SINAPICPU_A

13,83 37.29KG 2,696700092759 SINAPICPU_A

13,59KG 1,0504000 12,9492760 SINAPICPU A

6.69KG 0,5540000 12,0992761 SINAPICPU_A

10,71 212.22KG 19,815200092762 SINAPICPU A

106,458,0102000 13,29KG92768 SINAPICPU A

171,37KG 13,8202000 12,4092769 SINAPICPU_A

513,02 513.021,000000094971 SINAPICPU_A

306,14 306,141,0000000103670 SINAPICPU A

530.22

2.682.38

MO com LS =>LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522,30

Preço Total => 6.638,892.4750000Quant. =>

Total

60,04

Valor Unit

60,04

Und Quant.

1,0000000
Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Código Banco

103323 SINAPI

2.1.2.4

m'
CPU

7,31703,46m* 0.0104000ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CALE AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVEN/^IA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = '1,20 A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

87369 SINAPICPU_A

0,5900000

0,2950000

0.4200000

28,21

22,54

16.64H88309 SINAPI

88316 SIN/VPI

00034557 SINAPI

CPU_A

CPU_A
6.64H

1.102,62M
INS



II

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ;01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CENTO 0,0050000

13,6000000

40,33 0,20

28,15
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA OE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

00037395 SINAPl

00037592 SINAPl

INS
2,07UNINS

17,25

74,55

0,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17,25

14,51

LS =>

112,9000000 Preço Total => 8.416,69Quant. =>

ToUlQuanL

1,0000000

Valor Unít

4,56

UndDescrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
87879 SINAPl

2.1.2.S

4,56m*CPU

0,0037000 559,85 2,07m’87313 SINAPlCPU_A

28,21

22,54

MO com LS =>

1.92H 0,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

88309 SINAPl

88316 SINAPl

CPU_A

CPU_A
0,57H

1.91LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1.91

5.661,10

225,8000000 Preço Total => 1.278,02Quant. =>

Valor Unít

14,48

Total

14,48

Quant.

1,0000000

UndDescrição

APLICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO

Código Banco
88489 SINAPl

2.1.2.6

m'CPU

30.71

22.54

36.17

MO com LS =>

5,00H 0,1631000

0,0544000

0,2285000

0,00

Valor com BDI =>

88310 SINAPl

88316 SINAPl

00007356 SINAPl

CPU_A

CPU_A
1,22H

8,26LINS
4,08LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,08

17,983,50

4.059,88225,8000000 Preço Total =>Quant. =>

Total

83,25

Quant.

1,0000000

Valor Unit

83,25

UndDescrição

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO.

AF_07/2016
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1;2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SARRAFO '2.5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

TEIA OE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60. Q-196. (3.11 KG/M2). DIÂMETRO DO FIO = 5.0 MM,
LARGURA = 2.45 M. ESPAÇAMENTO DA MALHA =10X10 CM

Código Banco
94992 SINAPl

2.1.2.7

m*CPU

0,0976000

0,1483000

0,2459000

0,0739000

27.86

28.21

22,54

494,64

2,71H88262 SINAPl

88309 SINAPl

88316 SINAPl

94964 SINAPl

CPU_A

CPU_A

CPU_A

CPU_A

4,18H

5,54H

36,55m’

o

1,770,4500000

0,0240000

1.0816000

3,94M00004517 SINAPl

00005068 SINAPl

00007156 SINAPl

INS
caKG 20,99

29,59

0.50
INS

-<C32.00m’INS

''b
MO com LS => 12.6212,62 LS => 0,00MO sem LS =>

f;'^C
T)

c
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PREFEfTURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) 801: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Valor com 8DI => 103,37Valor do BOI => 20,12

Preço TolaI => 3.101,10Quant => 30,0000000

Quant

1,0000000

Valor Unit

55,85

Total

55,85

UndCódigo
92393

Descrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (25CX) KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_0S/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO

DE CORTE DIAMANTAOO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

1- (14X r>- CHP DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO

DE CORTE DIAMANT/VDO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE

r (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

Td^EIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNÊCEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25

CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

2.1.2.8 Banco

SINAPI m*CPU

0,1239000

0,1239000

0,0041000

28,00

22,54

3,46H88260

88316

91277

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

2,79H

8,79 0,03CHP

CHI 0.0578000 0,64 0,0391278 SINAPICPU_A

0.0038000 9,62 0,03CHP91283 SINAPICPU_A

0,0582000 1.01 0,05CHICPU_A 91285 SINAPI

4,40m’ 0,0568000

1.0038000

77.50

44,37

SINAPI

SINAPI

INS 00000370

00000711 44,53INS

80,41

MO com LS =>

0.53m’ 0,0066000

0,00

Valor com BOI =>

00004741INS SINAPI

4,12LS =>MO sem LS =>

Valor do 8DI =>

4,12

69.3513.50

6,2500000 Preço Total => 433,43Quant. =>

Valor Unit

556,29

Total

556,29

Und Quant

1,0000000

Descrição

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO

COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, MALHA 2" SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E
DOBRADIÇAS
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/\RES

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5(EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRAOIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM

REOUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

Código

100701

Banco

SINAPI

2.1.2.9

CPU m'

28,21

22.54

675.64

12.89H 0,4570000

0,2290000

0,0120000

CPU_A

CPU_A

CPU_A

88309

88316

88627

SINAPI

SINAPI

SINAPI

5.16H

8.10m’

530,14m* 1,0000000 530,1400004930 SINAPIINS

MO com LS => 13,59

690.80

13,59

134,51

LS => 0,00

Valor com BDl =>

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

Preço Total => 6.635,00Quant => 12,5000000 O
n

110.204,42

Total

10.285,94

ADUTORA DE AGUA TRATADA

Descrição

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN

2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E

2.1.3

2.1.3.1 Valor Unit

10.285,94

Und Quant

1,0000000
Código

12032031

Banco

Próprio UNCPU
í—I

^2
S-S

,0



)>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT!CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDt: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA
H 12,0000000

12,0000000

27.45

22.67

329,40

272.04

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 SINAPI

88248 SINAPI

CPU_A

CPU_A
H

65,07

166.38

UN 1,0000000

1,0000000

65,07

166,38

ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO. ESCALA *10‘ KGF/CM2 ('10' BAR), DIÂMETRO

NOMINAL DE 100 MM, CONEXÃO DE 1/2'

V/M.VULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA 4 * (REF 1509)

UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIÂMETRO 4"

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4"

CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2"

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4', E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, '22.31 KG/M

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, OE 4"

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 4" X 3"

EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351)

00000047 SINAPI

00012898 SINAPI

INS
UN

INS

757,381.0000000 757.38UN00010415 SINAPIINS

2,0000000

2.0000000

1.0000000

2,0000000

1.0000000

2.5000000

1,0000000

8.0000000

1,0000000

2,0000000

1,0000000

514,00

795.60

793,11

669.91

413.94

526,00

347.23

157.29

43.54

200,94

163,63

MO com LS =>

1,028,00

1,591,20

793,11

1,339,82

413,94

1.315,00

347,23

1.258,32

43,54

401,88

163,63

409,68

12.773,08

UN00006027 SINAPI

00012431 SINAPI

00001800 SINAPI

00001780 SINAPI

00006315 SINAPI

00013142 SINAPI

00006300 SINAPI

00004183 SINAPI

00003925 SINAPI

00003934 SINAPI

00003073 SINAPI

INS
UNINS

UN
INS

UNINS
UN

INS
M

INS

UNINS
UN

INS
UNINS

UNINS

UNINS
LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

409,68

2,487,14 Valor com BDI =>

Preço TolaI -> 12.773,08QuanL => 1,0000000

Quant.

1,0000000

0,0500000

0.00

Valor com BOI =>

Valor Unil

S,60

112,11

MO com LS =>

TotalUndDescrição

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018

Código Banco
99063 SINAPI

99061 SINAPI

2.1.3.2

5,60M
CPU

5,60UN
CPU_A

2,262.26 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 6,951,35

Preço TolaI => 4.135,38Quant. => 595,0200000

QuanL

1,0000000

Valor Unil

5,98

Total

5,98

UndDescrição

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA CPU POR TRECHO). ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2.5 M, EM SOLO
DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

ESCAVADEIRA HIDFIÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

90091 SINAPI

2.1.3.3
m’

CPU

3,52CHP 0,0172000 204,715631 SINAPICPU_A

1,63CHI 0,0193000 84,805632 SINAPICPU_A

0,0371000

0,00

Valor com BDI =>

22.54

MO com LS =>

0,83H88316 SINAPICPU A

1,211,21 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 7,421.44

CD

Preço Total => 3.027,73QuanL => 408,0500000

Ê-QuanL Valor Unit TotalUndDescriçãoCódigo Banco2.1.3.4

^9
f]

â



)>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525H0001-40

OBJETOi IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALlTICA
6,S4 6,54m’ 1,0000000PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO OO SOLO

NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

101616 SINAPICPU

28.21

22.54

35.67

2,87H 0,1020000

0,1531000

0,0036000

88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

3,45H

CHP 0,12

CHI 0.0036000 29,36 0.1091534 SINAPICPU_A

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 4,27MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,27

8,121,58

S9S.0200000 Preço TolaI => 4.831,56Quant. =>

QuanL

1,0000000

Valor Unit

3,21

TotalUndDescrição
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA. DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC7LRGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

●400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Código Banco

97123 SINAPI

2.1.3.S

3,21MCPU

0,0737000

0,0737000

0,0096000

18,55

22.54

20,26

1,36H88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

CPU_A

CPU_A 1.66H

0,19UNINS

MO com LS =>LS => 0,00

Valor com BDI =>

1,84MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,84

3.980.77

2.368,17Quant. => 595,0200000 Preço Total =>

Valor Unit

55,23

MO com LS =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Descrição

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
Código Banco

00036377 SINAPI

2.1.3.6

55,23MINS
LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

68,5813,35

595,0200000 Preço Total => 40.806,47Quant =>

Quant

1,0000000

Valor Unit

13,17

Total

13,17

UndDescrição

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO: 0,26 MVPOTÉNCIA: 88 HP). LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Código Banco
104734 SINAPI

2.1.3.7

m’CPU

136,55 5.21CHP 0,0382000RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREG/\DEIRA, TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA ÜQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5678 SINAPICPU_A

O
n

57,07 3,14CHI 0,0551000RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA ÜQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP, MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

5679 SINAPICPU_A

^3?

Ac
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHP 0.0054000 315,73 1,70CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

5901 SINAPICPU_A

CHI 0.0006000 78,08 0,04CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

5903 SINAPICPU_A

0,1135000

0,0614000

22,54 2,55H88316 SINAPI

91277 SINAPI

CPU_A

CPU_A 8,79 0,53CHP

MO com LS => 3,52MO sem LS =>

Valor do BDI=>

3,52 LS => 0,00

Valor com SDI => 16.353,18

Preço Total => 6.579,07QuanL => 402,3900000

TotalUnd QuanL

1,0000000

Valor Unit

8,95
Descrição

CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M* - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M’ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014

Código Banco

100982 SINAPI

2.1.3.8

6,95m*CPU

CHP 0,0083000 204,71 1,695631 SINAPICPU_A

0,89CHI 0,0105000 84.805632 SINAPICPU_A

267,58 5,29CHP 0,019800091386 SINAPICPU A

CHI 0,0138000 78,67 1,0891387 SINAPICPU_A

LS => 0,00

Valor com BDI ==»

MO com LS => 1.27MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,27

2.16 11,11

QuanI. => 5,6600000 Preço Total => 62,88

Quant.

1,0000000

Valor Unit

2,70

TotalUndDescrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUC/^0 CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
93589 SINAPI

2.1.3.9

2,70M3XKMCPU

2,40CHP 0,0090000 267,5891386 SINAPICPU_A

78,67 0,30CHI 0,003900091387 SINAPICPU A

“ ^ 3
LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 0,34MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,34

3,350,65

56,6000000 Preço Total => 189,61Quant. =>

fi
d
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe.SEINFRA ● 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24.18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Und QuanL

1,0000000

0,0180000

0,0060000

0,0010000

0,0030000

0,0060000

0,0180000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unít Total
Descrição
TESTE HIDROSTÁT1CO EM REDE OE ÁGUA / ADUTORA

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Encanador
Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diâmetro 4" - .potência = 5 cv
Encarregado de turma - SICRO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

Código Banco
6465 ORSE

10549 ORSE

10554 ORSE

2449 ORSE

54 ORSE

00002696 SINAPI

00006111 SINAPI

2.1.3.10
0.48 0,48m

CPU
h 3,75 0,06

CPU_A

CPU_A
h 3,66 0,02

5,68 0,00h
INS

18,28

19,07

13,65

MO com LS =>

0,05h
INS

H 0,11
INS

0,24H
INS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,40 LS => 0.40

0,11 0.59

QuanL => 595,0200000 Preço Total => 351,06

Und QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

65,07

MO com LS =>

Total
Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100/DE llOmm
Código Banco

00000047 SINAPI

2.1.3.11
UN 65,07INS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS => 0,00

80,8015,73

Preço Total =>QuanL => 1,0000000 80,80

QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

135,76

MO com LS =>

Total

135,76

Und
Descrição

CURVA PVC PBA. JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
Código Banco

00001828 SINAPI

2.1.3.12
UN

INS
LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 0,00

168.5832,82

4,0000000 Preço Total => 674,32QuanL =>

Und QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unít

1.885,87

MO com LS =>

Total
Descrição

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100
Código Banco

19826 SEINFRA

2.1.3.13
UN 1.885,87INS
LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00 0,00

2.341,87456.00

Preço Total “> 2.341,87Quant. => 1,0000000

Valor Unit

690,13

Und QuanL

1,0000000

Total

690,13
Descrição
REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO Cl VOLANTE

DN100 PN16

Código Banco

15327 SEINFRA

2.1.3.14
UN

INS

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

166,87 857.00

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 857,00

Valor Unit

133,06

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000
Descrição

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')
Código Banco

11929 SEINFRA

2.1.3.15
UN 133,06INS

0,00 LS => 0.00 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI => Valor com BDI =>32,17 165.23



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DÊ BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA,ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANAUTICÃ
1,0000000 Preço Total => 165,23Quant. =>

Valor Unit

808,05

MO com LS =>

TotalQuant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

2.1.3.16 Código Banco
16666 SEINFRA 808,05UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

1.003,43195.38

1,0000000 Preço Total => 1.003,43QuanL =>

TotalQuanI.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

535,90

MO com LS =>

UndDescrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

2.1.3.17 Código Banco

13476 SEINFRA 535,90UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI “>

0,00 LS =>

665,48129,58

665,48Quant. => 1,0000000 Preço Total =>

Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

3.965,90

MO com LS =>

TotalUndDescrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L=5800

2.1.3.18 Código Banco

14468 SEINFRA 3.965,90UNINS

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

4.924,85958,95

Preço Total => 14,774,55Quant. => 3,0000000

Valor Unit

3.261,00

MO com LS =>

TotalQuant.

1,0000000

UndDescrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

2.1.3.19 Código Banco

I4464 SEINFRA 3.261,00UNINS

0.00LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

4.049.50Valor com BOI =>788,50

Preço Total *> 4.049,50Quant. => 1,0000000

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

TotalUnd Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco

I3960 SEINFRA

Descrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 ● L= 250

2.1.3.20

478,83UNINS

0,00LS ->MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

594,61115,78

Preço Total => 1.189,22Quant. => 2,0000000

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

535,90

MO com LS =>

UndDescrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

Código Banco

I3476 SEINFRA

2.1.3.21

535,90UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

665,48129.58
X - -5

o
CTPreço Total => 1.330,96Quant. => 2,0000000

Valor Unit

786,30

MO com LS ->

TotalQuanL

1,0000000

UndDescrição

TOCO Cl FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10

2.1.3.22 Código Banco
13992 SEINFRA 786,30UNINS

0.00LS => 0,00MO sem LS => 0,00

T?

c
NJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525/Í0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
Valor do BDI => 190,12 Valor com BDI => 976.42

Preço Total => 976,421,0000000QuanI. =>

Valor Unit

27,72

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0.00

Valor com BDI “>

Und
Descrição
PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

Código Banco

14242 SEINFRA

2.1.3.23

27,72UN
INS

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

34,426,70

Preço Total => 2.478,2472,0000000Quant. =>

Valor Unit

16,65

MO com LS =>

TotalUnd Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 PI ÁGUA

Código Banco
16428 SEINFRA

2.1.3.24
16,65UN

INS
0.000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 20,674,02

1.488,2472,0000000 Preço Total =>Quant. =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

207,94

MO com LS =>

Und
Descrição

FLANGE AVULSO DN 100 PN10

Código Banco
13856 SEINFRA

2.1.3.25
207,94UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

258,2150,27

2.323,899,0000000 Preço Total =>Quant. =>

Total

39,13

Quant

1,0000000

Valor Unit

39,13

UndDescrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG. POTÊNCIA DE 169 CV- CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16,000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

AUXILI/VR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

103138 SINAPI

2.1.3.26

UN
CPU

276,98 20,13CHP 0.07270005928 SINAPICPU_A

78,05 11,34CHI 0,14540005930 SINAPICPU A

22,67 1,410.0626000H
88248 SINAPICPU_A

27,45

MO com LS =>

6.250,2279000

0,00

Valor com BDI =>

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88267 SINAPICPU_A
11,86

48,59

LS =>11,86MO sem LS =>

Valor do BDI => 9,46

Preço Total “> 680,2614,0000000Quant =>

c 3
o

6.594,06

Total

89,16

89,16

55,30

nCAIXAS DE VENTOSAS/DESCARGA

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1.4

2.1.4.1
Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

Und Quant

1,0000000

3,9560000
::^C

Código Banco
93358 SINAPI

88316 SINAPI

m’
CPU

H
CPU_A

0,0055,30 LS =>MO sem LS =>

TJ

Nj
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,90% (MÈS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Valor do BDI => 21.55 Valor com BDI => 110.71

Quant. => 0,3840000 Preço Total => 42,51

Und Quant

1,0000000

1.0000000

Valor Unit

1.270,04

1.270,04

MO com LS =>

Total

1.270,04

1.270,04

440,69

1.577,13

Descrição

CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO OE 50 A 150MM (MV-04-326)

Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a lOOmm

Código Banco

5962 ORSE

5957 ORSE

2.1.4.2

CPU

CPU A

un

un

0,00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

440,69

307,09

LS =>

Valor com BDI =>

Quant => 2.0000000 Preço Total => 3.154,26

Quant

1,0000000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

726,44

726,44

MO com LS =>

Total

726,44

726,44

UndCódigo Banco
7065 ORSE

6428 ORSE

Descrição

FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

Ventosa simples com rosca diam 1"

2.1.4.3

unCPU

unINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

902,09175,65

Preço Total => 902,09Quant => 1,0000000

Valor Unit

65,07

MO com LS =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco

00000047 SINAPI

Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE ON 100 / DE 1 lOmm

2.1.4.4

65,07UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

80,8015,73

Preço Total => 323,20Quant => 4,0000000

Total

23,97

Quant

1,0000000

Valor Unit

23,97

UndDescrição

COLAR DE TOMADA. PVC, COM TRAVAS. DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COLAR TOMADA PVC. COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

Código Banco
104034 SINAPI

2.1.4.5

UNCPU

18,55

22,54

15,68

5,97H 0,3221000

0.1031000

1.0000000

88246 SINAPI

88316 SINAPI

00001427 SINAPI

CPU_A

CPU_A 2,32H

15,68UNINS

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 5,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

5,00

29,765,79

Quant => 1,0000000 Preço Total => 29,76

Quant

1,0000000

0,1980000

Valor Unit

24,60

22,67

TotalUndCódigo Banco
052282 SBC

88248 SINAPI

Descrição
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1""

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENC/^GOS COMPLEMENTARES

2.1.4.6

UN 24,60CPU

4,48H
CPU_A

ç 3
Ocr
n

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1"

FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m

0,19800(X)

1,0000000

1,2770000

27,45

14,50

5,43H88267 SINAPI

004152 SBC

004636 SBC

CPU_A
14,50UNINS

0,15 0,19MINS

Ne-MO com LS => 6,75MO sem LS => 6,75 LS => 0,00

n



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24.18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
Valor do BDI => 5.94 Valor com BDI => 30,54

Preço TolaI *> 61,08Quant. => 2,0000000

Valor Unit

550,87

Total

550,87

Und Quant.

1,0000000
Código Banco
94501 SINAPI

Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO. ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1.4.7

UNCPU

16,37H 0.7225000 22,6788248 SINAPICPU_A

0,7225000

0,0452000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

27.45

14,93

514.00

MO com LS =>

19,83ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENT/tf?ES

FITA \^DA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C>

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 "(REF 1509)

H88267 SINAPI

00003148 SINAPI

00006027 SINAPI

CPU_A
0.67UNINS

514.00

24.65

684.07

UNINS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

24,65

133,20

LS =>

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 1.368,14

Valor Unit

574,19

23,67

30.60

432.94

MO com LS =>

TolaI

574,19

85,78

55,47

432,94

94,11

713,02

Und Quant.

1,0000000

3,6240000

1,8130000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco

059312 SBC

88247 SINAPI

88264 SINAPI

007732 SBC

Descrição

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 66cm

2.1.4.8
UN

CPU
H

CPU_A

CPU_A
H

UNINS
LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

94,11

138,83

713,02Quant. => 1,0000000 Preço Total =>

8.548,88

TolaI

89,16

89.16

55,30

110.71

CAIXA DO CLORADOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1.5

2.1.S.1 QuanL

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

89,16

22,64

MO com LS =>

Und
Código Banco
93358 SINAPI

88316 SINAPI

m’CPU

H
CPU_A

55,30

21,55

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Preço Total => 261,55Quant. => 2,3625000

Quant

1,0000000

Valor Unit

3,23

TotalUnd
Código Banco
101617 SINAPI

Descrição

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGUFIA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

2.1.5.2

CPU 3,23m*

0,0507000

0,0760000

0,0016000

28,21

22,54

35,67

1.43H88309 SINAPI

88316 SINAPI

91633 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1.71H

0,05CHP

0,04CHI 0.0016000 29,3691534 SINAPICPU_A

0,00 MO com LS => 2,11MO sem LS => 2,11 LS =>



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe.SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24.18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
Valor do BDI => 0,78 Valor com BDI -> 4,01

Preço Total =>Quant => 5,2500000 21,05

Total

26,45

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

26,45
Código Banco
93382 SINAPI

Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA- CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUC/\DO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA- CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

2.1.5.3

m’CPU

0,0054000 315,73 1,70CHP5901 SINAPICPU A

CHI 0,0006000 78,08 0,045903 SINAPICPU_A

0,7866000

0,1962000

22,54

35,67

17,72H88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CHP 6,99

MO com LS => 15,24

32.84

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

15,24 LS => 0,00

Valor com BOI =>6,39

Preço Total => 77,58Quant. => 2,3625000

Quant

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

Total

2.160,08

UndDescrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VlGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÁO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAI DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1;2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

2.1.5.4 Código Banco

104488 Próprio m’CPU

1,5027000 93,62 140,68m'92419 SINAPICPU_A

2,0916000 180,28 377,07m’92455 SINAPICPU_A

54,22 275,56m* 5,082300092514 SIN/SPICPU_A

37,29KG 2,6967000 13,8392759 SINAPICPU_A

KG 1,0504000 12,94 13,5992760 SINAPICPU_A

KG 0.5540000 12,09 6,6992761 SINAPICPU_A

KG 19,8152000 10,71 212,2292762 SINAPICPU_A

O

8.0102000 13,29 106,45KG
CPU_A 92768 SINAPI

DD
'55

li
C

^ -D

KG 13,8202000 12,40 171,3792769 SINAPICPU_A

1,0000000 513,02 513.02m’94971 SINAPICPU_A



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525Í/0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
1,0000000 306,14 306,14LANÇAMEIVTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_02/2022

m*103670 SINAPICPU_A

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530.22

522,30

LS “> 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 530,22

2.682,38

Quant. => 0,5500000 Preço Total => 1.475,30

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

60,04

Total

60,04

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Código Banco
103323 SINAPI

2.1.5.5

m’CPU

m’ 0.01CM000 703,46 7.31ARG/\MASSA TRAÇO 1;2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELADEACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1.20 A 1.70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7.5* CM

PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,. 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

87369 SINAPICPU_A

H 0,5900000

0,2950000

0,4200000

28,21

22,54

16,6488309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A

CPU_A
H 6,64

2,62M 1,10INS

CENTO 0,0050000

13,6000000

40,33 0.20INS 00037395 SINAPI

00037592 SINAPI UN 2.07 28,15INS

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17,25

14,51

LS => 0,00

Valor com BOI =>

17,25

74,55

6,0255000 Preço Total =>Quant => 449,20

Quant

1,0000000

Valor Unit

5,08

TotalUndCódigo Banco

87878 SINAPI

Descrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MAJJUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC/^GOS COMPLEMENTARES

2.1.5.6

m' 5,08CPU

0.0037000 702,54 2,59m’87377 SINAPICPU A

H 0.0681000

0.0255000

0,00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

1,9288309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A H 0,57

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,23 2,23

6,301,22

Preço Total => 75,92Quant => 12,0510000

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

24,82

Total

24,82
Descrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

2.1.5.7 Código Banco
87547 SINAPI

j- Q
m’CPU n

CD

r*c

ARGAMASSA TRAÇO 1 ;2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

m’ 0,0213000 566,82 12,0787292 SINAPICPU_A

0,3500000 28,21 9,87H
s88309 SINAPICPU_A “D

c



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525W001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPl - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALlTICÃ
H 0,1280000

0,00

Valor com 8DI =>

22,54

MO com LS =>

2,88SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316 SINAPlCPU_A
10,07

30,82

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

10,07 LS =>

6,00

Preço Total => 742,82Quant. => 24,1020000

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

732,26

Total

732,26
Código Banco

8722 ORSE

Descrição

HIPOCLORADOR/ BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE O.S À 15 UH E
PRESÃO DE OÀ 15 BAR

Encargos Complementares - Eletricista

Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 â 15 l/ti e pressão de 0 à 15 bar

2.1.S.8
unCPU

1,0000000

1.0000000

3.60 3,60h10552 ORSE

8979 ORSE

CPU_A
707.63 707,63unINS

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

21.03

MO com LS =>

21,03

21,03

909,32

HELETRICISTA (HORISTA)00002436 SINAPlINS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

21,03

177,06

LS =>

Preço Total => 909,32Quant => 1,0000000

Valor Unit

113,66

Total

113,66

Quant

1,0000000

Und
Código Banco
94655 SINAPl

Descrição

TUBO, PVC, SOLOÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

AUXILIAR DE ENC/\NADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1.5.9

MCPU

0,5380000 22,67 12,19H88248 SINAPlCPU A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

LIXA D’AGUA EM FOLHA, GRAO 100

0,5380000

0,9420000

0,0300000

0,00

Valor com BDI =>

27.45

91,99

14,76

86,65

H88267 SINAPl

00009870 SINAPl

00038383 SINAPl

CPU_A
M

INS
2.06 0,06UNINS

MO com LS => 18,35

141,14

18,35

27,48

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Preço Total => 141,14Quant => 1,0000000

Total

550,87

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

550,87
Código Banco

94501 SINAPl

Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1.5.10

UNCPU

0,7225000 22.67 16,37H88248 SINAPlCPU_A

27,45

14.93

514.00

MO com LS =>

19,83ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA4 " (REF 1509)

H 0,7225000

0,0452000

1,0000000

88267 SINAPl

00003148 SINAPl

00006027 SINAPl

CPU_A
0,67UNINS

514,00

24,65

684,07

UNINS

24,65

133,20

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

OO"
n

Valor com BDI =>

^iCa
Preço Total => 2.736,28Quant => 4,0000000

■-ÍValor Unit TotalUnd Quant V-vCódigo Banco Descrição2.1.5.11

O
SC



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

UN 1,0000000 240,89 240,89JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBFWFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDF5ÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

94686 SINAPICPU

0,4850000 22,67 10,99H88248 SINAPICPU_A

13.31

207.66

0,4850000

1,0000000

0,2890000

0,0760000

0,0480000

0,00

Valor com BOI =>

27,45

207,66

16,02

55,61

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FFLASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

CPU A 88267 SINAPI

00003530 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

UNINS

4,62UNINS

4.22UNINS

2,06 0.09UNINS

MO com LS => 16.54

299.13

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

16,54

58,24

Preço Total => 598,26Quant. => 2,0000000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

8,38

UndDescrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXIÜ/U^ OE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENT/VRES

Código Banco
89408 SINAPI

2.1.5.12

8,38UNCPU

22.67 3,08H 0.135900088248 SINAPICPU_A

3,7327,45

49,09

H 0,1359000

0,0071000

1.0000000

0,0080000

0,0302000

0,00

Valor com BDI =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM. COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
SOLUCAO PREPARADOFLA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00003529 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
0.34UNINS

0,730,73UNINS

55.61 0,44UNINS

2,06 0,06UNINS

MO com LS => 4,63LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,63

10,402,02

Preço Total => 20,80Quant. => 2,0000000

Total

214,18

Quant

1,0000000

Valor Unit

214,18

UndDescrição

TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA OE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94701 SINAPI

2.1.5.13

UNCPU

14.640.6460000 22.67H88248 SINAPICPU_A

27.45

168,36

16,02

55,61

17.73

168.36

H 0.6460000

1,0000000

0.4330000

0,1140000

0,0970000

0,00

Valor com BDI =»

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁUUCO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS. 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA/LIMP/V30RA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00007146 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UNINS

6,93UNINS

6,33UNINS

0,192,06UNINS

22,05

265,96

LS => MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI ==●

22.05

51.78

rí

CD

Preço Total => 531,92Quant => 2,0000000

TotalQuant Valor UnitUndDescrição2,1.5.14 Código Banco

c

M
.0



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S25W0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÈS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UN 1,0000000 188,79 188,79CPU 94702 SINAPI

H 0,6460000 22,67 14,6488248 SINAPICPU_A

H 0,6460000

1,0000000

0.4330000

0.1140000

0.0970000

0,00

Valor com BDI =>

27.45

142,97

16.02

55,61

17,73

142,97

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D-AGUA EM FOLHA, GRAO 100

CPU_A 88267 SINAPI

00007106 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

UNINS

UN 6.93INS
UN 6.33INS

UN 2,06 0.19INS

LS => MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22,05

45,64

22,05

234,43

Preço Total =>Quant. => 2,0000000 468,86

Und Quant

1,0000000

Valor Unít

15,66

Total

15,66

Descrição

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
103968 SINAPI

2.1.5.15

UNCPU

H 0,0735000 22,67 1,6688248 SINAPICPU_A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM *850* GR

BUCHA DE REDUCAO DE PVC. SOLDÁVEL. LONGA. COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GFtAO 100

H 0,0735000

0.0141000

1,0000000

27,45

49,09

10,22

2,0188267 SINAPI

00000122 SINAPI

00000816 SINAPI

CPU_A
UN 0,69INS

UN 10.22INS

0,0190000

0,0165000

0,00

Valor com BOI =>

55.61UN 1,0500020083 SINAPI

00038383 SINAPI

INS

UN 2,06 0,03INS

2,50 LS => MO com LS => 2,50MO sem LS =>

Valor do BDI => 3.78 19,44

Quant => 2,0000000 Preço Total => 38,88

13.159,66

Total

89,16

89,16

55,30

110,71

CAIXA DO MACROMÊDIDOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1.6

Und Quant

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

89,16

22.54

MO com LS =>

Código Banco
93358 SINAPI

88316 SINAPI

2.1.6.1

m’CPU

H
CPU_A

55,30

21,55

LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

Quant => 3,7500000 Preço Total => 415,16

j' 3
3
nQuant

1,0000000

Und Valor Unit

3,23

TotalDescrição

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015

Código Banco
101617 SINAPI

2.1.6.2

CDm' 3,23CPU

H 0.0507000

0,0760000

0,0016000

28.21

22.54

35.67

1.43CPU_A

CPU_A

CPU_A

88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

H 1,71

CHP 0,05

5- T3

c

.5s
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0016000 29,36 0.04CPU_A 91534 SINAPI

LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO com LS => 2.11MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.11

0.78 4,01

Quant. => 2.5000000 Preço Total => 10,02

Quant.

1,0000000

Valor UnIt

26,45

Total

26,45

UndCódigo Banco

93382 SINAPI

Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.

AF_08/2023
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUC/V30, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

P/Wi TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TR/V^SPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

2.1.6.3

m’CPU

CHP 0,0054000 315.73 1,705901 SINAPICPU_A

78.08CHI 0.0006000 0,045903 SINAPICPU_A

17,72H 0,7866000

0,1962000

22,54

35,67

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A
CPU A CHP 6,99

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 15,24

32.84

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

15,24

6,39

77,58Quant. => 2,3625000 Preço Total =>

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

Total

2.160,08

Código Banco

104488 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES, AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM GARFO OE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRIA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO /\RMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARM/^0 UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE lAIE OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

2.1.6.4

m’CPU

m' 1,5027000 93,62 140,6892419 SINAPICPU_A

m* 2,0916000 180,28 377,0792455 SINAPICPU A

m* 5,0823000 54,22 275.5692514 SINAPICPU_A

KG 2,6967000 13,83 37,2992759 SINAPICPU_A

13,59KG 1,0504000 12,9492760 SINAPICPU_A

KG 0,5540000 12,09 6,6992761 SINAPI OCPU_A
n

CD
19,8152000 10,71 212,22KG92762 SINAPICPU_A

13.29 106,45KG 8,010200092768 SINAPICPU_A

KG 13,8202000 12.40 171.3792769 SINAPICPU_A

■O



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m’ 1,0000000 513,02 513,02CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

94971 SINAPlCPU_A

m’ 1,0000000 306,14 306,14103670 SINAPlCPU_A

MO com LS =>LS => 0.00

Valor com BDI =>

530,22

2,682,38

MO sem LS =>

Valor <Jo BDI =>

530.22

522.30

Preço Total =>Quant. => 0,1250000 335,29

Total

60,04

Und QuanL

1,0000000

Valor Unít

60,04
Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Código Banco

103323 SINAPl

2.1.6.S
m*

CPU

0.0104000 703.46 7,31m’ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREP/VRO MANUAL.
/\F_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = '1,20 A 1,70' MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9

X19X39CM (NBR 15270)

87369 SINAPlCPU_A

0,5900000

0,2950000

0,4200000

28.21

22.54

16,64H88309 SINAPl

88316 SINAPl

00034557 SINAPl

CPU_A

CPU_A
6,64H

2,62M 1,10IN5

0,0050000

13,6000000

40.33 0.20CENTO00037395 SINAPl

00037592 SINAPl

INS

2,07 28.15UN
INS

0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 17,25

74,55

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17,25

14,51

LS =>

12,0000000 Preço Total => 894,60Quant. =>

Quant

1,0000000

Valor Unit

5,08

TotalUndDescrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME OE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. /VF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
87878 SINAPl

2.1.6.6
5,08m’

CPU

0.0037000 702.54 2.59m’87377 SINAPlCPU_A

0,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

28.21

22.54

MO com LS =>

1.92H
88309 SINAPl

88316 SINAPl

CPU_A

CPU_A
0.57H

2.23MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.23 LS =>

6.301.22

Preço Total => 151,20QuanL => 24,0000000

S- OValor Unit

24,82

Total

24,82

Und Quant.

1,0000000
Descrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONBRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Código Banco
87547 SINAPl

2.1.6.7 n

m'
CPU

'?=c:

§2
A

àc-

c
n;

O



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525W0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M,SBC . 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
m’ 0,0213000 566.62 12,07ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA UMlDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENAJRIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MEC^ICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CPU_A 87292 SINAPI

0,3500000

0,1280000

0.00

Valor com 8DI =>

28.21

22.54

MO com LS =>

9,87H86309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A H 2,88

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

10,07 LS => 10,07

30,826.00

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 739,68

Quant. Valor Unit

487.40

MO com LS =>

TotalUndDescrição
CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

2.1.6.8 Código Banco

13425 SEINFRA 487,40UN 1,0000000INS

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

LS => 0,00 0,000,00

117,85 Valor com BDI => 605,25

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.421,00

Und Quant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

TotalDescrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 ● L= 250

Código Banco

13960 SEINFRA

2.1.6.9

478,83UNINS

LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

594,61115.78

Quant => 2,0000000 Preço Total => 1.189,22

Und Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

514,27

MO com LS =>

TotalCódigo Banco

I3892 SEINFRA

Descrição

JUNTA GIBAULT DN 100

2.1.6.10

UN 514,27INS

MO sem LS =>

Valor do BDI ->

LS => 0,000.00

124,35 638,62

Preço Total => 1.277,24Quant => 2,0000000

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

4.196,62

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco
18667 SEINFRA

Descrição

HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m’/h, Dn lOOmm ● COMPLETO

2.1.6.11

UN 4.196,62INS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS => 0,000.00

5,211,361.014,74

Quant => 1,0000000 Preço Total => 5.211,36

Quant

1,0000000

Valor Unit

39,13

Total

39,13

UndCódigo Banco
103138 SINAPI

Descrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

GUINDAUTO HIDFtÁUÜCO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CPRGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT

16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16,000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.1.6.12

UNCPU t: ~ -z

3O-
n

CHP 0,0727000 276.98 20,13CPU_A 5928 SINAPI
CO

78,05 11.34CHI 0,1454000CPU_A 5930 SINAPI

TJ

s c

N>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,90% (MÉS) 6DI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
0,0626000 22,67 1,41AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H88248 SINAPICPU_A

H 0,2279000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

MO com LS =>

6.25ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88267 SINAPICPU_A
11,86

48.59

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

11,86 LS =>

9,46

Preço Total => 437,31Quant. => 9,0000000

180.161,37

2.923,20

Total

POÇO PTP-08{ TUBULAR PROFUNDO 08" x 200,OOm)

SERVIÇOS PREUMINARES

Descrição

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_0S/2018
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2

2.2.1

Und Quant.

1,0000000

0.0718000

0.0718000

0,00

Valor com BDI =>

Valor UnitCódigo Banco

98524 SINAPI

88316 SINAPI

88441 SINAPI

2.2.1.1

m' 3,26 3,28CPU

1,61H 22,54

23,39

MO com LS =>

CPU_A

CPU_A 1,67H

2,05 LS => 2,05MO sem LS =>

Valor do BOI => 4,070.79

Preço Total => 915,75Quant => 225,0000000

Quant

1,0000000

Valor Unit

8.95

TotalUndCódigo Banco

100982 SINAPI

Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M> - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M»/111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCWDO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.2.1.2

8,95CPU

204,71 1.69CHP 0,0083000CPU_A 5631 SINAPI

0.89CHI 0,0105000 84,80CPU_A 5632 SINAPI

CHP 0.0198000 267,58 5.2991386 SINAPICPU_A

78,67 1.08CHI 0,0138000CPU_A 91387 SINAPI

MO com LS => 1.27MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1.27 LS => 0.00

Valor com BDI => 11,112,16

Preço Total => 499,95Quant => 45,0000000

Valor Unit

2,70

TotalUnd Quant

1,0000000
Código Banco
93589 SINAPI

Descrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M^ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE; M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.2.1.3

2,70M3XKMCPU

CHP 0,0090000 267,58 2,4091386 SINAPICPU_A

CHI 0,0039000 78.67 0,3091387 SINAPICPU_A ^●5'jíkí*

*0Ji
SC
M
o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,00% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.34 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 0,34

3,350.65

Preço Total => 1.507,50Quant. => 450,0000000

36.279,22

Total

62,95

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
Descrição

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTIUZAÇÓES. AF_10/2018
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CWÍPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA

PAFtA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1;4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018
SARRAFO NAO APARELHADO *2.5 X 7' CM. EM MACARANDUBA/MASSARANOUBA , ANGEÜM,

PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANOUBArti4/^SSARANDUBA , ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO

TABUA '2,5 X 23' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

2.2.2

2.2.2.1 Und QuatiL

1,0000000

Valor Unit

62,95
Código Banco
99059 SINAPI MCPU

0,3563000

0.7125000

0.0039000

23.17

27,86

29,80

8,25H88239 SIN/V^I

88262 SINAPI

91692 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

19,85H

0,11CHP

28,52 0,47CHI 0,016800091693 SINAPICPU_A

0.0046000 455,70 2,09m’94974 SINAPICPU_A

1.5000000

0,7445000

2,60 3,90UN99062 SINAPI

00004417 SINAPI

CPU_A
8.11 6,03MINS

0.4125000 29,13 12,01M00004433 SINAPIINS

2,32KG 0,1110000

0,0256000

0,5500000

0,00

Valor com BDI =>

20,99

36.17

12.74

MO com LS =>

INS 00005068 SINAPI

00007356 SINAPI

00010567 SINAPI

0,92LINS

7,00MINS

LS => 22,36

78,17

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22.36

15,22

25,0000000 Preço Total => 1.954,25Quant. =>

Total

89,16

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

89,16
Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
Código Banco
93358 SINAPI

2.2.2.2

m*CPU

H 3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

22.54

MO com LS =>

89,16

55,30

110,71

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316 SINAPICPU_A
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21,55

LS =>

Preço Total => 1.328,52Quant => 12,0000000

Valor Unit

2.160,08

Total

2.160,08

Und Quant

1,0000000
Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Código Banco

104488 Próprio

2.2.2.3 5- O
m’ nCPU

1,5027000 93,62 140,68m*92419 SINAPICPU_A

^'2

Sn
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl - 01/2024 - M.SBC . 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA . 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% <HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m' 2,0916000 180,28 377.07MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTUFLA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3;2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

92455 SINAPlCPU_A

5.0823000 54,22 275,56CPU_A 92514 SINAPl

37,29KG 2,6967000 13.8392759 SINAPlCPU_A

13,59KG 1.0504000 12.9492760 SINAPlCPU_A

12.09 6,69KG 0.5540000CPU_A 92761 SINAPl

212,22KG 19,8152000 10.7192762 SINAPlCPU_A

106,45KG 8,0102000 13,2992768 SINAPlCPU_A

12,40 171,37KG 13,8202000CPU A 92769 SINAPl

513,02m’ 1,0000000 513,0294971 SINAPlCPU_A

306,141,0000000 306,14103670 SINAPlCPU_A

MO com LS => 530,22

2,682.38

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522,30

LS => 0.00

Valor com BDI =>

2,4750000 Preço Total => 6.638,89Quant. =>

Total

60,04

Quant

1,0000000

Valor Unit

60,04

UndDescrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DÊ 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.2.2.4 Código Banco
103323 SINAPl m*CPU

703.46 7,31m^ 0,0104000ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNIC/VASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA /U.VENARIA, FIO D = M ,20 A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO. FUROS NA VERTICAL,, 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

87369 SINAPlCPU A

0.5900000

0,2950000

0,4200000

28.21

22,54

16,64HCPU_A

CPU_A

88309 SINAPl

88316 SINAPl

00034557 SINAPl

H 6,64

2.62 1,10MINS

CENTO 0.0050000

13,6000000

40.33 0,20INS 00037395 SINAPl

00037592 SINAPl 2.07 28.15UNINS

X 2" t:
c17,25

74.55

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17,25

14,51 CD

§2Preço Total => 8.416,69Quant. => 112,9000000

TotalValor UnitUnd QuantCódigo Banco Descrição2.2.2.S

N
“D

O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BUR!T1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
4,56m’ 1,0000000 4,56CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87879 SINAPICPU

559.85 2.07m’ 0,003700087313 SINAPICPU_A

1,920,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BOI =>

28.21

22.54

MO com LS =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A 0.57H

1.91LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

1,91

5,661.10

Preço Total => 1.278,02Quant. 225,8000000

Total

14,48

Quant

1,0000000

Valor Unit

14,48

UndDescrição

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍUCA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

Código Banco
88489 SINAPI

2.2.2.6

CPU

30.71

22.54

36,17

MO com LS =>

5,00H 0,1631000

0,0544000

0,2285000

0,00

Valor com BDI =>

88310 SINAPI

88316 SINAPI

00007356 SINAPI

CPU_A

CPU_A 1,22H

8,26LINS

4,084.08 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 17,983,50

4.059,88225,8000000 Preço Total =>Quant =>

Valor Unit

83,25

Total

83,25

Quant

1,0000000

UndCódigo Banco
94992 SINAPI

Descrição

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

AF_07/2016
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3(EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
S/VÍRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X21 (2X 11)

TELADEACO SOLDADA NERVUR/yDA. CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

2.2.2.7

CPU m'

2,710.0976000

0.1483000

0,2459000

0,0739000

27,86

28,21

22,54

494,64

H88262 SINAPI

88309 SINAPI

88316 SINAPI

94964 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

CPU_A

4,18H

5,54H

36,55m’

3,94 1,77M 0,4500000

0.0240000

1.0816000

00004517 SINAPI

00005068 SINAPI

00007156 SINAPI

INS

0,5020,99

29,59

KGINS

32,00m'INS

MO com LS => 12,62

103,37

12,62

20.12

LS=> 0.00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

3.101,1030,0000000 Preço Total =>Quant =>

3
Valor Unit

55,85

Total

55,85

Und Quant

1,0000000

n
Código Banco
92393 SINAPI

Descrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25

CM, ESPESSURA 6 CM. AFJ2/2015

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.2.8

(XIm*CPU

r-
3,46H 0,1239000

0,1239000

28,00

22,54

88260 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A 2,79H

SC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÈS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRIFUGA

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV- CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

1- (14 X r) - CHP DIURNO- AF_08/2015

CORT ADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

1" (14 X n - CHI DIURNO. AF_08/2015

AREIA MEDIA ● POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA J/\ZIDA, SEM TRANSPORTE)

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25

CM X 25 CM, E = 6 CM. RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

CHP 0,0041000 8.79 0,03CPU_A 91277 SINAPI

0,03CHI 0,0578000 0.6491278 SINAPICPU_A

0,03CHP 0,0038000 9.62CPU_A 91283 SINAPI

0,050,0582000 1,01CHICPU_A 91285 SINAPI

4,40

44,53

0.0568000

1,0038000

77,50

44.37

m’SINAPI

SINAPI

INS 00000370

00000711 m’INS

0.0066000

0,00

Valor com BDI =>

80.41

MO com LS =>

0,53m’INS 00004741 SINAPI

4,12LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,12

69,3513,50

Preço Total => 866,87Quant. => 12,5000000

Total

556,29

Ouant.

1,0000000

Valor Unit

556,29

UndCódigo

100701

Banco

SINAPI

Descrição

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO

COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, MALHA 2" SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E

DOBRADIÇAS
PEDREIRO COM ENC/\RGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:0.5:4.5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA. PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PORTA DE ABRIR / GIRO. EM GRADIL FERRO. COM B/VRRA CHATA 3 CM X 1/4-, COM
REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

2.2.2.9

m*CPU

12.890,457CMX)0

0,2290000

0,0120000

28,21

22,54

675,64

HCPU_A

CPU_A

CPU_A

88309

88316

88627

SINAPI

SINAPI

SINAPI

5.16H

8.10m’

1,0000000 530,14 530.14m‘INS 00004930 SINAPI

MO com LS => 13.59

690.80

13.59

134,51

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BOI=>

12,5000000 Preço Total => 8.635,00Quant. =>

111.192,44

Total

10.285,94

ADUTORA DE AGUA TRATADA

Descrição

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN

2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.3

2.2.3.1 Quant

1,0000000

Valor Unit

10.285.94

UndCódigo

12032031

Banco

Próprio UNCPU

329,40

272,04

12,0000000

12.0000000

27,45

22,67

HSINAPI

SINAPI

CPU_A

CPU_A

38267

88248 H
= V-- 3
3"

n

65,07

166,38

1.0000000

1.0000000

65,07

166,38

UNADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE. DN 100 / DE 110 MM

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCAJJV *10’ KGF/CM2 ('IO' BAR), DIÂMETRO

NOMINAL DE 100 MM, CONEXÃO DE 1/2"

VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI. EXTREMIDADES COM
ROSCA

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA 4 " (REF 1509)

03INS 00000047

00012898

SINAPI

SINAPI UNINS

757,381,0000000 757,38UN00010415 SINAPIINS

514.00 1.028,00UN 2,0000000INS 00006027 SINAPI

C

is;



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE A8ASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
UN 2,0000000

1,0000000

2.0000000

1.0000000

2,5000000

1,0000000

8,0000000

1,0000000

2,0000000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

795,60

793,11

669,91

413,94

526,00

347,23

157,29

43,54

200,94

163,63

MO com LS =>

1.591.20

793.11

1.339,02

413.94

1.315.00

347,23

1.258.32

43,54

401,88

163.63

409,68

12.773,08

UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE. DIÂMETRO 4"

CURVA90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP MACHO. DE 4"

CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP FEMEA. DE 4"

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 4' X 2"

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA4'. E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22.31 KG/M

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"

EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351)

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SIN/VPl

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

INS 00012431

00001800

00001780

00006315

00013142

00006300

00004183

00003925

00003934

00003073

UNINS

UNINS

UNINS

MINS

UNINS

UNINS

UNINS

UNINS

UNINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

409,68

2.487,14

Preço Total =>Quant. => 1,0000000 12.773,08

Quant

1,0000000

0,0500000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unít TotalUnd2.2.3.2 Código
99063

99061

Banco

SINAPI

SINAPI

Descrição

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0.50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_1O/2O10

5,60 5,60MCPU

UN 112,11

MO com LS =>

5,60CPU_A
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS => 2.262,26

6,951,35

363,7500000 Preço Total -> 2.528,06Quant =>

Quant

1,0000000

Valor Unit

89,16

Total

89,16

UndDescrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

2.2.3.3 Código

93358

Banco

SINAPI m’CPU

3,9560000

0,00

Valor com BOI =>

22,54

MO com LS =>

89.16

55.30

110.71

HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCPU A 88316 SINAPI

LS=>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21,55

249,4700000 Preço Total => 27.618,82Quant =>

Quant

1,0000000

Valor Unit

6,54

Total

6,54

UndCódigo
101616

Banco

SINAPI

Descrição

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGUFtA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 00 SOLO

NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENC/VRGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

2.2.3.4

m'CPU

20,21

22,54

35,67

2.87H 0,1020000

0,1531000

0,0036000

CPU_A

CPU_A
CPU A

88309

08316

91533

SINAPI

SINAPI

SINAPI

3.45H

0.12CHP

29,36 0,10CHI 0,0036000CPU_A 91534 SINAPI

O
n0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 4,27MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,27 LS =>

8,121.58
a:CZ

é-
Preço Total => 2.953,65Quant => 363,7500000

Quant Valor Unít TotalUnd2.2.3.S Código Banco Descrição
Oh-.C

“O

(U



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE . 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
1,0000000 3.21 3,21ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

-400- GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

M97123 SINAPICPU

1.360.0737(XX)

0,0737000

0,0096000

18,55

22,54

20,26

H88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

CPU_A

CPU_A 1.66H

0.19UNINS

MO com LS -> 1,84MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,84 LS => 0,00

Valor com BDI => 3,980.77

Quant. => 363,7500000 Preço Total => 1.447,72

Valor Unlt

55.23

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco
00036377 SINAPI

Descrição

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA(NBR 5647)

2.2.3.6

55,23MINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,00

68,5813,35

24.945,97Quant. -> 363,7500000 Preço Total =>

Valor Unit

13,17

Total

13,17

Und QuanL

1,0000000

Código Banco

104734 SINAPI

Descrição

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO: 0,26 MVPOTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

2.2.3.7

m*CPU

136,55 5.21CHP 0,0382000RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIO. 88

HP, CAÇAMBA CARREG. GAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÃX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5678 SINAPICPU_A

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA ÜO. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX, 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

57,07 3.14CHI 0,05510005679 SINAPICPU_A

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÃXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANOUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÃJdMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,0054000 315,73 1.70CHPCPU_A 5901 SINAPI

CHI 0,0006000 78,08 0.045903 SINAPICPU_A

0,1135000

0,0614000

22,54 2.55HCPU_A

CPU_A

88316 SINAPI

91277 SINAPI 0,53CHP 8,79

OO-
n

MO com LS => 3,52MO sem LS =>

Valor do BDI =>

3,52 LS => 0,00

Valor com BDI => CD16,353,18

246,0100000 Preço Total => 4.022,26Quant. =>

^5
^ oValor Unit TotalUnd QuanLCódigo Banco Descrição2.2.3.S



)

PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001*40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU^A
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 . Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m* 1,0000000 8,9S 8,95CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M> - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA (CAÇAMBA OE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

100982 SINAPICPU

204.71 1.69CHP 0,00830005631 SINAPICPU_A

CHI 0,0105000 84,80 0,895632 SINAPICPU A

5,29CHP 0,0198000 267,5891386 SINAPICPU A

CHI 0,0138000 78,67 1,0891387 SINAPICPU_A

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 1,27MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,27

11,112,16

Quant. => 3,4600000 Preço Total => 38,44

QuanL

1,0000000

Valor Unit

2,70

TotalUndCódigo Banco

93589 SINAPI

Descrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA ● CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.2.3.9

2,70M3XKMCPU

267,58 2,40CHP 0.009000091386 SINAPICPU_A

78.67 0.30CHI 0.003900091387 SINAPICPU_A

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 0.34MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,34

3,350.65

Preço Total => 115,91Quant. => 34,6000000

QuanL

1,0000000

0,0180000

0,0060000

0,0010000

0,0030000

0,0060000

0,0180000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit TotalUndDescrição
TESTE HIDROSTÁnCO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Encanador

Aluguel de bomba de drenagem - “darka" ● diâmetro 4" - .potênda = 5 cv

Encarregado de turma - SICRO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

Código Banco
6465 ORSE

10549 ORSE

10554 ORSE

2449 ORSE

54 ORSE

00002696 SINAPI

00006111 SINAPI

2.2.3.10

0,480,48mCPU

3.75 0,06hCPU_A

CPU_A 3,66 0.02h

5.68 0.00hINS

18.28

19.07

13,65

MO com LS =>

0.05hINS

0.11HINS

0,24HINS

LS => 0,40MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,40

0,590,11 CD

Preço Total =>Quant. => 363.7500000 214,61

Valor Unit

65,07

Total

65,07

Und QuanL

1,0000000
Código Banco

00000047 SINAPI

Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA OEFOFO JE DN 100/ DE llOmm

2.2.3.11

UNINS



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ■ 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS i 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24.18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 0,000,00

15,73 80,80

Quant => 1,0000000 Preço Total => 80,80

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unlt

135,76

MO com LS =>

TotalUndDescrição

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 103S1)
Código Banco

00001828 SINAPI

2.2.3.12

UN 135,76INS

MO sem LS =>

Valor do BDI=>

LS => 0,000,00

168,5832,82

5,0000000 Preço Total => 842,90Quant =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unlt

1.885,87

MO com LS =>

Descrição
JUNTA DÊ DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

Código Banco
19826 SEINFRA

2.2.3.13

1.885,87UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

2.341,87456,00

Quant => 1,0000000 Preço Total => 2.341,87

Quant

1,0000000

Valor Unit

690,13

Total

690,13

UndDescrição

REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE

DN100 PN16

Código Banco
I5327 SEINFRA

2.2.3.14

UNINS

LS => 0,00

Valor com BOI =>

MO com LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

857.00166,87

Quant => 1,0000000 Preço Total => 857,00

Valor Unlt

133,06

MO com LS =>

TolaIUnd QuantCódigo Banco
11929 SEINFRA

Descrição

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')

2.2.3.15

133,06UN 1,0000000INS

LS => 0.00 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

Valor com BDI => 165.2332,17

Quant => 1,0000000 Preço Total => 165,23

Quant

1,0000000

Valor Unlt

808,05

MO com LS *>

TotalUndCódigo Banco
16666 SEINFRA

Descrição

TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

2.2.3.16

UN 808,05INS

0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS => 0,00

Valor com BDI => 1.003.43195,38

Quant => 1,0000000 Preço Total => 1.003,43 = 3
ZT

CDQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unlt

535,90

MO com LS =>

Total

535,90

UndDescrição

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
Código Banco

13476 SEINFRA

2.2.3.17

UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

665,48129.58

5o
Quant => 1,0000000 Preço Total => 665,48 SC

LJ
s c
p Nj

o

£»
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unít

3.965,90

MO com LS =>

TotalUndDescrição
TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=5800

Código Banco

14468 SEINFRA

2.2.3.18

3.965,90UNINS
0.00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

LS =>0,00

4.924,85958.95

14.774,553,0000000 Preço Total =>Quant. =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

3.261,00

MO com LS =>

UndDescrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 ● L=4000

Código Banco
14464 SEINFRA

2.2.3.19

3.261,00UNINS
0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

4.049.50788.50

Preço Total => 4.049,50Quant => 1,0000000

Total

478,83

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unít

478,83

MO com LS =>

UndDescrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

Código Banco
13960 SEINFRA

2.2.3.20

UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

594,61115,78

Preço Total => 1.189,222,0000000Quant =>

Valor Unit

535,90

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

2.2.3.21 Código Banco
13476 SEINFRA 535,90UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

665,48129,58

Preço Total => 665,481,0000000Quant =>

Valor Unit

786,30

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

UndDescrição

TOCO Cl FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10
Código Banco

I3992 SEINFRA

2.2.3.22

786,30UNINS

0.00LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

976.42Valor com BDI =>190.12

Preço Total => 976,42Quant => 1,0000000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

27,72

MO com LS =>

UndDescrição
PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

Código Banco
14242 SEINFRA

2.2.3.23

27,72UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

34,426,70

^ ^ O
Preço Total => 2.478,24 nQuant => 72,0000000

CD

Total

16,65

Valor Unit

16,65

MO com LS =>

QuantUndCódigo Banco

16428 SEINFRA

Descrição

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 PI ÁGUA
2.2.3.24

UN 1,0000000INS
0.00LS=> 0,00MO sem LS => 0,00

ç>

Si
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 . MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe.SEINFRA . 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTTCÃ
20,67Valor do BDI => 4,02 Valor com BDI =>

Preço Total =>Quant => 72.0000000 1.488,24

Valor Unit

207.94

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
FLANGE AVULSO DN 100 PN10

Código Banco
13856 SEINFRA

2.2.3.25

207,94UNINS

MO sem LS =>

Valor do BOI=>

LS => 0.000,00

258,2150.27

Preço Total => 2.323,89Quant. => 9,0000000

Total

39.13

Quant

1,0000000

Valor Unii

39,13

UndCódigo Banco
103138 SINAPI

Descrição

ASSENTAMENTO OE CONEXÃO COM 1 ACESSO. FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO OE
CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE C/\MINHÃO TOCO P8T
16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16,000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV- CHI DIURNO. AF_06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.3.26

UNCPU

0,0727000 276,98 20,13CHP5928 SINAPICPU A

0,1454000 78,06 11,34CHI5930 SINAPICPU A

0,0626000 22.67 1,41H88248 SINAPICPU_A

27,45

MO com LS =>

6,25H 0.2279000

0,00

Valor com BDI =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88267 SINAPICPU A

LS => 11,86

48,59

MO sem LS =>

Valor do BDI=>

11.86

9,46

Preço Total => 631,67Quant. => 13,0000000

6.594,06

Total

89,16

89,16

55,30

110,71

CAIXAS DE VENTOSAS/OESCARGA

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.4

2.2.4.1 Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

Und Quant

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco

93358 SINAPI

88316 SINAPI

m’CPU

HCPU_A
LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI=>

55,30

21,55

Preço Total => 42,51Quant => 0,3840000

Quant

1,0000000

1.0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

1.270,04

1.270,04

MO com LS =>

Total

1.270,04

1.270,04

440,69

1.577.13

UndDescrição

CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326)
Caixa para registro, tipo I. para diâmetros de 50 a lOOmm

Código Banco
5962 ORSE

5957 ORSE

2.2.4.2

CPU un

CPU_A un 3
r>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

440,69

307,09

LS =>

L CD

§2Preço Total => 3.154,26Quant => 2,0000000

Valor Unit

726,44

Total

726,44

Und Quant

1,0000000

Código Banco

7065 ORSE

Descrição
FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

2.2.4.3

unCPU
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.S2S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
I.CXJOOOOO

0,00

Valor com BDI =>

726,44

MO com LS =>

726,44Ventosa simples com rosca diam T un6428 ORSEINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

902,09175,65

Preço Total => 902,09Quant. => 1,0000000

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

65,07

MO com LS =>

Código Banco
00000047 SINAPI

Descrição

ADAPTADOR. PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100/DE llOmm

2.2.4.4

65,07UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

80.8015,73

Preço Total => 323,20Quant. => 4,0000000

Total

23,97

QuanL

1,0000000

Valor Unit

23,97

UitdDescrição

COLAR DE TOMADA, PVC. COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2” OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC/U^GOS COMPLEMENTARES

COLAR TOMADA PVC.COM TRAVAS, SAIDACOM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4",

PARA ÜGACAO PREDIAL DE AGUA

2.2.4.S Código Banco
104034 SINAPI UNCPU

5.97H 0.3221000

0,1031000

1,0000000

18,55

22,54

15,68

88246 SINAPI

88316 SINAPI

00001427 SINAPI

CPU_A

CPU_A 2,32H

15,68UNINS

5.00LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

5,00

29,765,79

29,761,0000000 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unit

24,60

22.67

TotalUnd Quant

1,0000000

0,1980000

Código Banco

052282 SBC

88248 SINAPI

Descrição

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1""

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDFtÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.4.6

24,60UNCPU

4,48HCPU_A

5,430,1980000

1,0000000

1,2770000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

14,50

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1"

FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m

88267 SINAPI

004152 SBC

004636 SBC

CPU_A
14,50UNINS

0.15 0,19MINS

6,75MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

6,75 LS =>

30,545.94

Preço Total => 61.08Quant. => 2,0000000

Total

550,87

Valor Unit

550,87

Und Quant

1,0000000

Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94501 SINAPI

2.2.4.7

UNCPU

22,67 16,37H 0.722500088248 SINAPICPU_A

19,830,7225000

0,0452000

1,0000000

27,45

14,93

514,00

MO com LS =>

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)

88267 SINAPI

00003148 SINAPI

00006027 SINAPI

CPU_A
0,67UNINS

514,00

24,65

UNINS

MO sem LS => 24,65 LS => 0.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

684,07Valor do BDI => 133,20 Valor com BDI =>

Preço Total =>Quant => 2,0000000 1.368,14

Valor Unit

574,19

23,67

30,60

432,94

MO com LS =>

Total

574,19

85,78

55,47

432,94

94,11

713,02

Und QuanL

1,0000000

3,6240000

1,8130000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

2,2.4.8 Código
059312

88247

88264

007732

Banco

SBC

SINAPI

SINAPI

Descrição

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

AUXILIAR OE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 66cm

UNCPU

HCPU_A

CPU_A H

UNINS SBC

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

94,11

138,83

LS =>

Preço Total => 713,02Quant. => 1,0000000

9.890,07

Total

89,16

89,16

55,30

110.71

CAIXA DO CLORADOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.5

2.2.5.1 Valor Unit

89,16

22.64

MO com LS =>

Und Quant.

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

Código
93358

88316

Banco

SINAPI

SINAPI

m’CPU

HCPU_A
LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

55,30

21,55

Preço Total -> 261,55Quant. => 2,3625000

TotalUnd Quant

1,0000000

Valor Unit

3,23

Código
101617

Descrição
PREPARO DE FUNDO OE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV- CHI DIURNO. AF_08/2015

2.2.5.2 Banco

SINAPI 3,23m*CPU

H 0,0507000

0,0760000

0,0016000

28.21

22.54

35,67

1.43CPU_A

CPU_A

CPU_A

SINAPI

SINAPI

SINAPI

88309

88316

91533

1.71H

CHP 0,05

CHI 0,0016000 29.36 0,04CPU A SINAPI91534

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 2,11MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,11

4,010,78

Preço Total => 21,05QuanL => 5,2500000

Total

26,45

Quant

1,0000000

Valor Unit

26,45

UndDescrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO.
AF_08/2023
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA- CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.5.3 Código
93382

Banco

SINAPI m’CPU

315,73 1,70CHP 0,0054000CPU A 5901 SINAPI

Ocr

CO78,08 0,04CHI 0,0006000CPU_A 5903 SINAPI

-$Ç

Á.-ü22,54 17,72H 0,7866000CPU_A 88316 SINAPI
Sl

.“O

»
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.S8C - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHP 0,1962000 35.67 6,99COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CPU_A 91533 SINAPI

MO com LS => 15,24

32,84

15,24 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI => 6,39

2,3625000 Preço Total => 77,58Quant. =>

Valor Unit

2.160,08

Total

2.160,08

Und Quant.

1,0000000
Código Banco

104488 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PILARES,VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-OIREITO SIMPLES. EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. /\F_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_O6/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ /^REIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

2.2.S.4

m’CPU

93.62 140,68m’ 1,502700092419 SINAPICPU_A

377,072,0916000 180.28m'92455 SINAPICPU_A

275,565,0823000 54,2292514 SINAPICPU A

13,83 37,29KG 2,696700092759 SINAPICPU_A

12.94 13,59KG 1,050400092760 SINAPICPU_A

KG 0,5540000 12,09 6,6992761 SINAPICPU_A

10,71 212,22KG 19,815200092762 SINAPICPU A

13,29 106,45KG 8,010200092768 SINAPICPU_A

12,40 171,37KG 13,820200092769 SINAPICPU_A

513,02 513,02m’ 1,000000094971 SINAPICPU_A

306,14 306,14m’ 1,0000000103670 SINAPICPU_A

MO com LS => 530,22

2.682,38

LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530.22

522.30 Valor com BDI =>

Preço Total => 2.816,49Quant => 1,0500000

Total

60,04

Quant

1,0000000

Valor Unít

60,04

UndDescrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

Código Banco
103323 SINAPI

2.2.S.5

CPU

CD

7,310,0104000 703,46m’ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚN1CA/ASSENT/\MENT0 DE ALVÉN/^IA DE VEDAÇÃO. PREP/V=?0 MANUAL
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87369 SINAPICPU_A

O0.5900000 28.21 16.64H88309 SINAPICPU_A

<r
T7

ty
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S25/m001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
0,2950000

0,4200000

22,54 6,64HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DEACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = '1,20 A 1,70' MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5' CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)
BLOCO CERÂMICO/TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DEVEDACAO, FUROS NA VERTICAL., 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A
2,62 1,10MINS

40,33 0.20CENTO 0,0050000

13,6000000

00037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

2,07 28.15UNINS

MO com LS => 17.25

74.55

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

17,25

14,51

LS => 0.00

Valor com BDI =>

QuanL => 6,0255000 Preço Total => 449,20

Valor Unit

5,08

TotalUnd Quant.

1,0000000

Descrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

87878 SINAPI

2.2.5.6

5,08m'CPU

2.590,0037000 702,54m’87377 SINAPICPU_A

28,21

22,54

MO com LS =>

1.92H 0,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A 0,57H

2,23MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS =>2,23

6,301,22

12,0510000 Preço Total => 75,92QuanL =>

Valor Unit

24,82

Total

24,82

Und QuanL

1,0000000

Descrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

2.2.S.7 Código Banco
87547 SINAPI m'CPU

566,82 12,07m’ 0,0213000ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU_A

9,87H 0,3500000

0.1280000

0,00

Valor com BDI =>

28,21

22.54

MO com LS =>

CPU_A

CPU_A

88309 SINAPI

88316 SINAPI 2,88H

LS => 10,07

30,82

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

10,07

6,00

Preço Total =>24,1020000 742,82Quant. =>

Quant.

1,0000000

Valor Unit

732,26

Total

732,26

UndCódigo Banco

8722 ORSE

Descrição

HIPOCLORAOOR/ BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H E
PRESÃO DE OÀ 15 BAR

Encargos Complementares - Eletricista

Hipodorador / Bomba dosadora analógica de soiuções, vazão de 0.5 à 15 l/h e pressão de 0 à 15 bar

2.2.S.8

unCPU

CD
3.601,0000000

1,0000000

3,60 .^ChCPU_A 10552 ORSE

8979 ORSE 707.63707,63unINS

21,03

MO com LS =>

21,03

21,03

H 1.0000000ELETRICISTA (HORISTA)

IP
00002436 SINAPIINS

MO sem LS => 21,03 LS => 0.00
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURiTUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.52S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : S1NAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
177,06 Valor com BDI => 909,32Valor do BDI =>

Preço Total => 909,32Quant. => 1,0000000

Valor Unit

113,66

Total

113,66

Und QuanL

1,0000000
Descrição

TUBO, PVC, SOLDÁVEL. DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94655 SINAPI

2.2.S.9

MCPU

12,190,5380CXD0 22,67H88248 SINAPICPU_A

0,5380000

0,9420000

0,0300000

0.00

Valor com BDI =>

27,45

91.99

14.76

86.65

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC. SOLDÁVEL, DE 110 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00009870 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
MINS

0.06UN 2,06INS
MO com LS => 18,35

141,14

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

18,35

27,48

LS =>

Preço Total => 141,14Quant. => 1,0000000

Valor Unit

550,87

Total

550,87

Und QuanL

1,0000000
Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL, 4" ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

94501 SINAPI

2.2.5.10

UNCPU

22,67 16,37H 0,722500088248 SINAPICPU_A

0.7225000

0,0452000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

14.93

514.00

MO com LS =>

19,83HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOUV 4 " (REF 1509)

CPU A 88267 SINAPI

00003148 SIN/\PI

00006027 SINAPI

0,67UNINS

514,00

24,65

684,07

UNINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

24,65

133,20

Preço Total -> 2.736,28Quant. => 4,0000000

Total

240,89

QuanL

1,0000000

Valor Unit

240,89

UndCódigo Banco
94686 SINAPI

Descrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL. DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.5.11

UNCPU

22.67 10,99H 0,485000088248 SINAPICPU_A

27.45

207.66

16,02

55,61

13,31

207.66

H 0,4850000

1,0000000

0,2890000

0,0760000

0,0480000

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDFtÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO PVC, SOLDÁVEL. 90 GRAUS, 110 MM. COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARAOORA/LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

CPU A 88267 SINAPI

00003530 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SIN/^I

00038383 SINAPI

UNINS

4.62UNINS

4,22UN ^ T T?INS
2,06 0,09UNINS O

16.54

299.13

0,00 MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

16.54

58.24

LS =>

Valor com BDI =>

In
Preço Total => 598,26QuanL-> 2,0000000

■O

SC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S2S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : StNAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 . MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69.90% (MÉS) BDt; 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANAÜTICÃ
Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

8,38

Total
Descrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
89408 SINAPI

2.2.5.12
8,38UNCPU

3,080,1359000 22,67H88246 SINAPICPU_A

27,45

49.09

3.73ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

JOELHO PVC, SOLDÁVEL. 90 GRAUS, 25 MM. COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA/ LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100

0,1359000

0,0071000

1,0000000

0,0080000

0,0302000

0.00

Valor com BDI =>

H88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00003529 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
0.34UNINS

0,73 0.73UN
INS

55,61 0.44UN
INS

0,062,06UNINS
MO com LS => 4,63LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,63

10,402,02

Preço Total => 20,80QuanL => 2,0000000

Valor Unit

214,18

Total

214,18

QuanL

1,0000000

UndDescrição

TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÀO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/F1BROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94701 SINAPI

2.2.5.13
UNCPU

0,6460000 22,67 14,64H88248 SINAPICPU_A

17.73

168,36

0,6460000

1,0000000

0,4330000

0,1140000

0,0970000

0.00

Valor com BDI =>

27,45

168,36

16.02

55,61

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE SOLDÁVEL. PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (N6R 5648)

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADOFÍA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100

H88267 SINAPI

00007146 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UNINS

6,93UN
INS

6,33UN
INS

2,06 0,19UN
INS

MO com LS => 22,05

265,96

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22,05

51,78

Preço Total => 531,92QuanL => 2,0000000

QuanL

1,0000000

Valor Unit

188,79

Total

188,79

UndDescrição

TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL. DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÀO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDFIÁUUCO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94702 SINAPI

2.2.5.14
UN

CPU

14.64O,646CHX)0 22,67H88248 SINAPICPU_A

27,45

142.97

16.02

55,61

17.73

142.97

0,6460000

1.0000000

0,4330000

0.1140000

0,0970000

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PAIRA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA/ LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3

LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100

H88267 SINAPI

00007106 SINAPI

00020080 SIN/U’!

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU A
UN

INS
6,93UN

INS
6,33UN

INS O
2.06 0,19UN n

INS
MO com LS => 22,05

234.43

0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22,05

45,64

LS =>

Valor com BDI =>

Preço Total => 468,862,0000000QuanL =>

Sn

ro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
Quant.

1,0000000

Valor Unit

15,66

Total

15,66

UndDescrição

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

103966 SINAPI

2,2.5.15

UNCPU

1,660,0735000 22,67H88248 SINAPICPU_A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, F.PASCO COM *850* GR

BUCHA DE REDUCAO OE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

SOLUCAO PREPARADOFIA / UMPADORA PAFIA PVC. FFIASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100

27,45

49,09

10,22

2,01H 0,0735000

0,0141000

1,0000000

88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00000816 SINAPI

CPU_A
0,69UNINS

10.22UNINS

1,050,0190000

0,0165000

0,00

Valor com BDI =>

55,61UN00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

INS

2,06 0.03UNINS
MO com LS => 2.502,50 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 19.443,78

2,0000000 Preço Total => 38,88Quant. =>

13.159,66

Total

89,16

89,16

55.30

110.71

CAIXA DO MACROMEDIDOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.6

2.2.6.1
Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

Quant

1,0000000

3.9560000

0,00

Valor com BDI =>

UndCódigo Banco

93358 SINAPI

88316 SINAPI

m’CPU
H

CPU_A
LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21,55

3,7500000 Preço Total => 415,16Quant. =>

Valor Unit

3,23

TotalUnd Quant

1,0000000
Descrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E MENOR QUE 2.5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV ● CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Código Banco
101617 SINAPI

2.2.6.2

3,23m'CPU

0.0507000

0.0760000

0.0016000

28,21

22.54

35.67

1,43H88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

1,71H

0,05CHP

CHI 0,0016000 29,36 0,0491534 SINAPICPU_A

MO com LS => 2.11LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,11

4.010.78

2,5000000 Preço Total => 10,02Quant =>

Valor Unit

26,45

Total

26,45

Und Quant

1,0000000
Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF 08/2023

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCAOO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
93382 SINAPI

2.2.6.3

m’CPU o
n

315.73 1.70CHP 0,0054000 ^ CD5901 SINAPICPU_A

Sq
c
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ■ MA

CNPJ: 01.612.525//0001 -40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● SergIpe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
CHI 0,0006000 78,08 0,04CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG. CARGA UTIL MAXIMA

15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRAJ^SPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

5903 SINAPICPU_A

0.7866000

0.1962000

22,54

35,67

17,72HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A 6.99CHP

MO com LS => 15,24

32,84

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

15,24 LS => 0,00

Valor com BDI =>6,39

77,58QuanL => 2,3625000 Preço Total =>

Valor Unit

2.160,08

Total

2.160,08

Und Quant.

1,0000000
Código Banco

104488 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DlRElTO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES,
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINAJ3A, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO /VRMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTUFLA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO íARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM/\DO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

2.2.6.4

CPU

140,681,5027000 93,6292419 SINAPICPU_A

377,07m* 2.0916000 180,28CPU_A 92455 SINAPI

54,22 275,565,0823000CPU_A 92514 SINAPI

2,6967000 13,83 37.29KGCPU_A 92759 SINAPI

12,94 13,59KG 1.0504000CPU_A 92760 SINAPI

12.09 6,69KG 0.5540000CPU A 92761 SINAPI

10.71 212.22KG 19.815200092762 SINAPICPU_A

13,29 106,45KG 8.0102000CPU A 92768 SINAPI

12,40 171,37KG 13,8202000CPU A 92769 SINAPI

513.021.0000000 513.02m’94971 SINAPICPU_A

306,14 306,14m’ 1.0000000CPU A 103670 SINAPI

MO com LS => 530,22

2.682.38

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522,30

LS =: 0,00

Valor com BDI =>

Preço Total => 335,29Quant. => 0,1250000
3

Valor Unit

60,04

Total

60,04

Und Quant.

1,0000000

Código Banco
103323 SINAPI

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.2.6.S

m‘CPU

PC?
V
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m’ 0,0104000 703,46 7.31ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF 08/2019

87369 SINAPICPU_A

0,5900000

0,2950000

0,4200000

28,21

22,54

16,64HPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1.20 A 1,70‘ MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7.5' CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,. 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A

CPU_A 6,64H

1.10M 2,62INS

0.20CENTO 0,0050000

13,6000000

40,3300037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

2,07 28,15UNINS

LS => MO com LS => 17.25

74.55

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17.25

14.61

0,00

Valor com BDI =>

Preço Total => 894,60Quant. => 12,0000000

TotalQuant.

1,0000000

Valor Unit

5,08

UndCódigo Banco
87878 SINAPI

Descrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTCRNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2.6.€

5,08m*CPU

0,0037(KIO 702,54 2,59m’CPU_A 87377 SINAPI

0.0681000

0,0255000

0,00

Valor com BOI =>

28,21

22.54

MO com LS =>

1.92H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A
CPU A 0,57H

LS => 2,23MO sem LS =>

Valor do BOI=>

2,23

6,301.22

151,20Quant. => 24,0000000 Preço Total =>

Valor Unit

24,82

Total

24,82

Und Quant.

1,0000000

Descrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Código Banco
87547 SINAPI

2.2.6.7

m'CPU

12,070,0213000 566,82m’ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU_A

9,870.3500000

0.1280000

0,00

Valor com BDI =>

28.21

22.54

MO com LS =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A 2,88H

10,07

30,82

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

10,07 LS =>

6,00

' 3

24,0000000 Preço Total => 739,68 rtQuant. =>

CD

Sc 73

Total

487,40

Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

487,40

MO com LS =>

UndDescrição

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
Código Banco

13425 SEINFRA

2.2.6.S

UNINS

\£. 5-1LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,00

605,25117,85

●XC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl ● 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

4,0000000 Preço Total => 2.421,00Quant. =>

TotalQuant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

Und2.2.6.9 Código Banco
I3960 SEINFRA

Descrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L* 250 478,83UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

594,61115.78

Preço Total => 1.189,222,0000000Quant. =>

Valor Unit

514,27

MO com LS =>

TotalQuant.

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Und2.2.6.10 Código Banco

13892 SEINFRA

Descrição

JUNTA GIBAULT DN 100 514,27UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

638.62124.35

1.277,24Preço Total =>Quant. => 2,0000000

Valor Unit

4.196,62

MO com LS =>

Total

4.196,62

Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Und2.2.6.11 Código Banco
I8Ô67 SEINFRA

Descrição

HIDRÒMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m*/h, Dn 100mm - COMPLETO UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

5.211.361.014,74

Preço Total => 5.211,361,0000000QuanL =>

Total

39,13

Valor Unit

39,13

Und Quant.

1,0000000

2.2.6.12 Código Banco
103138 SINAPl

Descrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
C/\RGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT

16,000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV-CHP DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CAJRGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV- CHI DIURNO. AF_06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UNCPU

20.130,0727000 276.98CHPCPU_A 5928 SINAPl

78,05 11,340,1454000CHICPU A 5930 SINAPl

22,67 1,41H 0,0626000CPU A 88248 SINAPl

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 27,45

MO com LS =>

6,25

11,86

48,59

0,2279000

0,00

Valor com BDI =>

HCPU_A 88267 SINAPl

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

11,86

9,46

437,31Preço Total =>Quant. => 9,0000000

= 7'
o

122,72

Total

30,89

ABRIGO PARA QUADRO ELETRICO

Descrição

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APUCADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÁOS). AF_01/2020

2.2.7

2.2.7.1 COValor Unit

30,89

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco
100754 SINAPl m‘CPU

30.71

37.43

27.930,9097000

0,0792000

HPINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO

CPU A 88310 SINAPl

00043649 SINAPl 2.96LINS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDl: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
MO com LS => 18,54

38,35

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

18,54 LS => 0,00

Valor com BDl =>7,46

Preço Total => 122,72Quant. => 3,2000000

261.125,91

4.573,18

Total

POÇO PTP-09( TUBULAR PROFUNDO 08" x 220,00m)

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição

LIMPEiy\ MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_0S/2018
SERVENTE COM ENC/V^GOS COMPLEMENTARES

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3

2.3.1

Quant.

1,0000000

0.0718000

0.0718000

0,00

Valor com BDl =>

Valor UnitUndCódigo Banco

98524 SINAPI

88316 SINAPI

88441 SINAPI

2.3.1.1

3,28m* 3,28CPU

H 22,54

23,39

MO com LS =>

1.61CPU_A

CPU_A 1,67H

2,05MO sem LS =>

Valor do BDl =>

2,05 LS =>

4,070,79

352,0000000 Preço Total => 1.432,64Quant. =>

Valor Unit

8,95

TotalUnd Quant.

1,0000000
Código Banco
100982 SINAPI

Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M* ● CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M* /111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIO^ULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.3.1.2

8,95m’CPU

0,0083000 204,71 1,69CHP5631 SINAPICPU_A

0.89CHI 0,0105000 84,80CPU_A 5632 SINAPI

0,0198000 267.58 5.29CHP91386 SINAPICPU A

78,67 1,08CHI 0,0138000CPU_A 91387 SINAPI

1.27LS => 0.00

Valor com BDl =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

1.27

11.112.16

Preço Total => 782,14Quant. => 70,4000000

Valor Unit

2,70

TotalUnd Quant.

1,0000000
Código Banco

93589 SINAPI

Descrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M*. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.3.1.3

2,70M3XKMCPU

267.58 2,40CHP 0,009000091386 SINAPICPU A

78,67 0,30CHI 0.003900091387 SINAPICPU_A ^ a

ro

^3:
MO com LS => 0,34MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,34 LS=> 0,00

Valor com BDl => 3,350.65
r
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAP1 - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDi: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Quant => 704,0000000 Preço Total => 2.358,40

54.757,15

Total

62,95

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
Descrição

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,OOM ● 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10'- CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10“ - CHI DIURNO. AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUB/VMASSARANDUBA , ANGELIM,

PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACAFIANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 XII)

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

TABUA *2.5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

2.3.2

2.3.2.1 QuanL

1,0000000

Valor Unit

62,95

UndCódigo Banco
99059 SINAPI MCPU

23,17

27,86

29,80

8,25H 0,3563000

0,7125000

0,0039000

CPU_A

CPU_A

CPU_A

88239 SINAPI

88262 SINAPI

91692 SINAPI

19,85H

0,11CHP

0,47CHI 0,0168000 28,5291693 SINAPICPU_A

455,70 2,09m’ 0,004600094974 SINAPICPU_A

3,90UN 1,5000000

0,7445000

2,6099062 SINAPI

00004417 SINAPI

CPU_A
8,11 6,03MINS

12,01M 0.4125000 29,1300004433 SINAPIINS

2,32KG 0,1110000

0,0256000

0.5500000

0,00

Valor com BDI =>

20,99

36,17

12.74

MO com LS =>

00005068 SINAPI

00007356 SINAPI

00010567 SINAPI

INS

0,92LINS

7,00MINS

22,36

78,17

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22,36

15.22

LS =>

38,0000000 Preço Total => 2,970,46QuanL =>

Total

89,16

QuanL

1,0000000

Valor Unit

89,16

UndCódigo Banco
93358 SINAPI

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_03/2016

2.3.2.2

m’CPU

22,54

MO com LS =>

89,16

55.30

110,71

H 3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316 SINAPICPU_A
LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21.55

Preço Total => 2.019,35QuanL => 18,2400000

QuanL

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

Total

2.160,08

UndDescrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NAO INCLUI

FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÈ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA

DE MADEIFtA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Código Banco

104488 Próprio

2.3.2.3

CPU

93,62 140,68m* 1.502700092419 SINAPICPU_A
CD

*^2
t

180.28 377,07m* 2,0916000 \L92455 SINAPICPU_A

54,22 275.56m' 5,082300092514 SINAPICPU_A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ;01.612.525//0001*40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,S8C ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
KG 2.6967000 13,83 37,29ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTUFIA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3;2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ /V^EIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS- AF_02/2022

92759 SINAPICPU_A

12,94 13,59KG 1.050400092760 SINAPICPU_A

6,69KG 0.5540000 12,0992761 SINAPICPU_A

10,71 212,22KG 19,815200092762 SINAPICPU A

106,4513,29KG 8.010200092768 SINAPICPU A

171,37KG 13.8202000 12,4092769 SINAPICPU_A

513,02513,02m’ 1.000000094971 SINAPICPU_A

306,14 306,141.0000000m’103670 SINAPICPU_A

MO com LS => 530,22

2,682,38

0,00

Valor com BDI =>

530.22

522.30

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

16.235,106,0525000 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unii

60,04

Total

60,04

Quant.

1.0000000

UndDescrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Código Banco

103323 SINAPI

2.3.2.4
m'

CPU

703.46 7,31m’ 0,0104000ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE M.VENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL,
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PAFIA ALVENARIA. FIO D = '1,20 A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7.5* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9

X 19X39CM{NBR 15270)

87369 SINAPICPU_A

28.21

22,54

16,640,5900000

0,2950000

0.4200000

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A

CPU_A
6,64H

2,62 1,10M
INS

40,33 0,20CENTO 0.0050000

13.6000000

00037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS
28,152,07UN

INS

17,25

74,55

MO com LS =>17,25

14,51

LS=> 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

13.262,44177,9000000 Preço Total =>QuanL =>

Valor Unit

4,56

TotalQuanL

1,0000000

Und
Descrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
87879 SINAPI

2.3.2.5
4,56m‘

CPU

ts:

Rsp,559,85 2,070.0037000m’87313 SINAPICPU_A

cr TJ1.9228,21H 0,068100088309 SINAPICPU A

s-S
d
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
H 0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

22,54

MO com LS =>

0,57SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARESSINAPICPU_A 88316

LS => 1,91MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1.91

5,661.10

Preço Total =>Quant => 355,8000000 2.013,82

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

14,48

Total

14,48
Código

88489

Descrição

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍUCA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
PINTOR COM ENC/VÍGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC/VRGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

Z.3.2.6 Banco

SINAPI m’CPU

0,1631000

0,0544000

0,2285000

0,00

Valor com BDI =>

30.71

22.54

36.17

MO com LS =>

5,00HCPU_A

CPU_A

88310

88316

00007356

SINAPI

SINAPI

SINAPI

1,22H

8,26LINS

LS => 4,08MO sem LS ->

Valor do BDI =>

4,08

17,983,50

Quant. => 355,8000000 Preço Total => 6.397,28

Total

83,25

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

83,25

Descrição

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

AF_07/2016

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER\«NTE COM ÉNC/\RGOS COMPLEMENT/^RES

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREP/VRO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. AF_05/2021
SARRAFO '2.5 X 7.5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196. (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM.

LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA =10X10 CM

2.3.2.7 Código

94992

Banco

SINAPI m’CPU

0,0976000

0,1483000

0.2459000

0.0739000

27,86

28,21

22,54

494,64

2.71HCPU_A

CPU_A

CPU_A

CPU_A

88262

88309

88316

94964

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

4,18H

5,54H

36,55m’

0,4500000

0.0240000

1.0816000

3,94 1,77MINS 00004517

00005068

00007156

SINAPI

SINAPI

SINAPI

0,50KG 20,99

29,59

INS

32,00m‘INS

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 12,62

103,37

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

12,62

20,12

Preço Total => 2.356,83QuanL => 22,8000000

Total

55,85

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

55,85
Código
92393

Descrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25

CM. ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/VRES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBFLATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV- CHI DIURNO, AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO

DE CORTE OIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE

1" (14 X 1") - CHP DIURNO, AF_08/2015

2.3.2.8 Banco

SINAPI m'CPU

13

c /I28,00

22,54

3.46H 0,1239000

0,1239000

0,0041000

SINAPI

SINAPI

SIN/V^I

CPU_A

CPU_A
CPU A

88260

88316

91277

O
CT2.79H n

CO0.03CHP 8,79

c
>0CHI 0,0578000 0,64 0,03CPU A 91278 SINAPI

-1

9,62 0,03CHP 0,003800091283 SINAPI nCPU_A

cO'

Ni
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE A8ASTECCIMENT0 DE AGUA NA ZONA URBANA 00 MUNICIPIO DE BURITICUPU-MA

VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHI 0,0582000 1,01 0,05CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

r (14 X n - CHI DIURNO. AF_08/2015

AREIA MEDIA - POSTO JA^DA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

8L0QUETE/PIS0 INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVAOO / HEXAGONAL, 25

CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781). COR NATURAL

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRAn^ORNECEDOR, SEM FRETE)

CPU A 91285 SINAPI

4,4077,50

44,37

m’ 0.0568000

1.0038000

INS 00000370 SINAPI

00000711 SINAPI 44,53m’INS

0,5380,41

MO com LS =>

m’ 0.0066000

0,00

Valor com BDI =>

00004741 SINAPIINS

4,12MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,12 LS =>

69,3513,50

866,8712.5000000 Preço Total =>Quant. =>

TolaI

556,29

Quant.

1,0000000

Valor Unit

556,29

UndCódigo Banco

100701 SINAPI

Descrição

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2". E FECHAMENTO

COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, MALHA 2" SEM REVEST1MENTOINCLUSIVE FECHADURA E

DOBRADIÇAS

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5;4.5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAIRA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2019

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO. COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM

REQUADRO E GUARNICAO ● COMPLETO ■ ACABAMENTO NATURAL

2.3.2.9

m’CPU

12,8928,21

22,54

675,64

H 0.4570000

0,2290000

0,0120000

CPU„A

CPU_A

CPU_A

88309 SINAPI

88316 SINAPI

88627 SINAPI

5,16H

8,10

530.14 530,14m' 1.000000000004930 SINAPIINS

13.59

690,80

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS => 0,00

Valor com BDI =>

13,59

134,51

8.635,0012,5000000 Preço Total =>Quant. =>

171.860,88

TolaI

10.285,94

ADUTORA DE AGUA TRATADA

Descrição

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN

2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3.3

2.3.3.1 Valor Unit

10.285,94

Und Quant

1,0000000

Código Banco

12032031 Próprio UNCPU

329,40

272,04

12,0000000

12,0000000

27.45

22,67

HCPU_A

CPU_A

88267 SINAPI

88248 SINAPI H

65,07

166,38

1.0000000

1,0000000

65,07

166,38

UNINS 00000047 SINAPI

00012898 SINAPI

ADAPTADOR, PVC PBA. BOLSA/ROSCA, JE, DN 100/ DE 110 MM

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* B/\R), DIÂMETRO
NOMINAL DE 100 MM. CONEXÃO DE 1/2"

VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16). 4'. 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 ' (REF 1509)

UNlAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIÂMETRO 4"

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4"

CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2"

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4". E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22.31 KG/M

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"

UNINS

757,381.0000000 757,38UN00010415 SINAPIINS

1,028,00

1.591,20

793,11

1.339,82

413,94

1.315.00

347.23

1,258,32

514,00

795.60

793.11

669,91

413,94

526,00

347,23

157,29

UN 2,0000000

2,0000000

1,0000000

2,0000000

1,0000000

2,5000000

1,0000000

8,0000000

INS 00006027 SINAPI

00012431 SINAPI

00001800 SINAPI

00001780 SINAPI

00006315 SINAPI

00013142 SINAPI

00006300 SINAPI

00004183 SINAPI

r* "s
UN J*. 3INS O

p\UNINS

CDUNINS

UNINS

MINS

UNINS

UNINS

SI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ■ MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIM6NTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI-01Í2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sorglpo.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
UN I.OOCMWOO

2.0000000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

43,54

200,94

163,63

MO com LS =>

43,64

401,88

163,63

409,68

12.773,08

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP, DE r X 1"

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP, DE 4“ X 3"

EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE. DN 100/DE 110 MM (NBR 10351)

00003925 SINAPI

00003934 SINAPI

00003073 SINAPI

INS

UNINS
UN

INS

409.68

2.487,14

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Preço Total => 12.773,08Quant. => 1,0090000

TolaIQuant.

1,0000000

0.0500000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

5.60

112.11

MO com LS =>

UndDescrição

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Código Banco
99063 SINAPI

99061 SINAPI

2.3.3.2

5,60MCPU

5,60UN
CPU_A

2,26LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,26

6.951,35

Preço Total => 8.283,70Quant. => 1.191,9000000

Valor Unit

5,98

TotalQuant.

1,0000000

UndDescrição

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA CPU POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE IA CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

90091 SINAPI

2.3.3.3

5,98m*CPU

204,71 3.52CHP 0,01720005631 SINAPICPU_A

1,6384.80CHI 0,01930005632 SINAPICPU_A

22,54

MO com LS ->

0,83H 0.0371000

0,00

Valor com BDI =>

88316 SINAPICPU_A
1.21LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,21

7,421,44

Preço Total => 6.062,65Quant. => 817,0700000

TotalQuant.

1,0000000

Valor Unit

6,54

UndDescrição

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO

NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.
POTÊNCIA 4 CV- CHI DIURNO. AF_08/2015

Código Banco

101616 SINAPI

2.3.3,4

6,54m’CPU

2.8728.21

22.54

35.67

H 0,102(KX)0

0,1531000

0,0036000

88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

3.45H

0.12CHP

0.100,0036000 29,36CHI91534 SINAPICPU_A

4,27MO com LS =>4.27 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI => 8,121,58
— J-- Ô

n

Preço Total => 9.678,22Quant. => 1.191.9000000
CO

;~C
TotalValor UnitUnd Quant.DescriçãoCódigo Banco2.3.3.S

-n

■>lc
NI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRJA ANALlTlCÃ
M 1,0000000 3,21 3,21ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PfifíA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

●400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

97123 SINAPICPU

18.55

22,54

20,26

1.360,0737000

0,0737000

0,0096000

H88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

CPU_A

CPU_A 1.66H

0,19UNINS

MO com LS => 1.84LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

1,84

3.980,77

Preço Total *> 4.743,76Quant. => 1.191,9000000

TotalValor Unit

55,23

MO com LS =>

QuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI ->

UndDescrição

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

Código Banco

00036377 SINAPI

2.3.3.S

55,23MINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

68,5813,35

81.740,501.191,9000000 Preço Total =>QuanL =>

Total

13,17

QuanL

1,0000000

Valor Unit

13,17

UndDescrição

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO: 0,26 MVPOTÉNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_O8/2023

2.3.3.7 Código Banco

104734 SINAPI m’CPU

136,55 5,210,0382000CHPRETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88
HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ● CHP DIURNO. AF_06/2014

CPU_A 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88
HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACION/U.
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

57.07 3,14CHI 0,05510005679 SINAPICPU_A

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PAFtA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA
D£ 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

1.70315,73CHP 0.00540005901 SINAPICPU_A

0,040,0006000 78,08CHI5903 SINAPICPU_A

2,550,1135000

0,0614000

22,54H88316 SINAPI

91277 SINAPI

CPU_A

CPU_A 8,79 0,53CHP

S- 3
n

3,52MO com LS =>LS => 0,00

Valor com BOI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

3,52
CO16,353,18

§5805,7500000 Preço Total => 13.174,01QuanL =>

Si
Valor Unit TotalQuanLUndDescriçãoCódigo Banco2.3.3.8

tvi



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BUWTICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SlNAPl ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDl: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

8,95 8,95CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M* - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M*/111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE; M3). AF_07/2020
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPEFWCIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDFRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCAOO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUC/MOO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014

m’ 1,0000000100982 SlNAPlCPU

CHP 0,0083000 204,71 1.69CPU_A 5631 SlNAPl

0,0105000 84.80 0,89CHI5632 SlNAPlCPU_A

267,58 5,29CHP 0,019800091386 SlNAPlCPU_A

CHI 0.0138000 78.67 1,0891387 SlNAPlCPU_A

MO com LS => 1,27MO sem LS =>

Valor do BDl =>

1,27 LS => 0,00

Valor com BDl => 11,112,16

11,3200000 Preço Total => 125,76Quant. =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

Valor Unit

2,70
Código Banco

93589 SlNAPl

Descrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO C/\BINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA ■ CHI DIURNO. AF_06/2014

2.3.3.9

M3XKM 2,70CPU

CHP 0,0090000 267,58 2,4091386 SlNAPlCPU_A

CHI 0,0039000 78,67 0,3091387 SlNAPlCPU_A

MO com LS => 0,34MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,34 LS => 0,00

Valor com BDl => 3.350.65

Preço Total => 379,22QuanL => 113,2000000

Valor Unit TotalUnd QuanL

1,0000000

0,0180000

0,0060000

0,0010000

0.0030000

0.0060000

0,0180000

0,00

Valor com BDl =>

Descrição
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Encanador

Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diâmetro 4" - .potência = 5 cv
Encarregado de turma - SICRO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

SERVENTE OE OBRAS (HORISTA)

Código Banco
6465 ORSE

10549 ORSE

10554 ORSE

2449 ORSE

54 ORSE

00002696 SlNAPl

00006111 SlNAPl

2.3.3.10

0,48 0,48mCPU

3,75 0.06hCPU_A

CPU_A h 3,66 0.02

5,68 0,00hINS

18,28

19,07

13,65

MO com LS =>

0,05hINS

0.11HINS
P ./i ' 3H 0,24 OINS a

0,40MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,40 LS =>

CO0,590.11

J^P

Preço Total => 703,22QuanL => 1.191,9000000

Valor Unit

65,07

Total

65,07

Und QuanL

1,0000000
Código Banco

00000047 SlNAPl

Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE 110mm

2.3.3.11

UNINS
TD

c
O
!VI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525W0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 . MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 0.00

80.8015.73

1,0000000 Preço Total => 80,80Quant =>

TotalQuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

135,76

MO com LS =>

UndDescrição

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
Código

00001828

Banco

SINAPi

2.3.3.12

135,76UNINS
LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

168,5832,82

Preço Total => 505,74Quant. => 3,0000000

TotalQuant.

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

1.885,87

MO com LS =>

UndCódigo

I9826

Banco

SEINFRA

Descrição
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

2.3.3.13

1.885,87UNINS
LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

2.341,87456,00

Preço Total => 2.341,87QuanL => 1,0000000

QuanL

1,0000000

Valor Unit

690,13

Total

690,13

UndCódigo Banco
15327 SEINFRA

Descrição
REGISTRO DE GAVETA Cl FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO Cl VOLANTE

DN100 PN16

2.3.3.14

UNINS

MO com LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS => 0,00

Valor com BOI => 857,00166.87

1,0080000 Preço Total => 857,00Quant. =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

133,06

MO com LS =>

UndCódigo Banco
11929 SEINFRA

Descrição

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')

2.3.3.15

133,06UNINS

0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS =>0.00

32.17 165.23

Preço Total => 165,23QuanL => 1,0000000

Valor Unit

808,05

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1.0000000

0,00

Valor com BDI ->

Descrição
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

Código Banco
I6666 SEINFRA

2.3.3.16

608,05UNINS
0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0.00

1.003.43195.38

1,0000000 Preço Total => 1.003,43QuanL =>

Valor Unit

535,90

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

Código Banco
13476 SEINFRA

2.3.3.17

535,90UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

665,48129,58

1,0000000 Preço Total => 665,48Quant. =>
V:

5^c
●D

c
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525W001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,S8C ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69.90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Valor Unlt

3.965,90

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L=5800

Código Banco
14468 SEINFRA

2.3.3.18
3.965,90UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

4.924,85958,95

Preço Total => 14.774,55Quant. => 3,0000000

TotalValor Unlt

3.261,00

MO com LS =>

Und Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 ● L=4000

Código Banco

14464 SEINFRA

2.3.3.19

3.261,00UN
INS

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

4.049,50788,50

Preço Total => 4.049,501,0000000Quant. =>

TotalValor Unlt

478,83

MO com LS =>

Und QuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Descrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 ● L= 250

Código Banco

13960 SEINFRA

2.3.3.20

478,83UN
INS

0,00LS =>MO sem LS ~>

Valor do BDI =>

0.00

594.61115,78

Preço Total => 1.189,22Quant. => 2,0000000

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

535,90

MO com LS =>

UndDescrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

Código Banco

I3476 SEINFRA

2.3.3.21
535,90UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

665.48129,58

Preço Total => 665,481,0000000Quant. =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

Valor Unlt

786,30

MO com LS =>

Und
Descrição

TOCO Cl FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10
Código Banco
13992 SEINFRA

2.3.3.22

786,30UN
INS

0,000.00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 976,42190.12

Preço Total => 976,421,0000000Quant. =>

TotalValor Unit

27,72

MO com LS =>

Und QuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Descrição

PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

Código Banco

14242 SEINFRA

2.3.3.23

27,72UN
INS

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,00

34.426,70

c 7-3Preço Total => 2.478,2472.0000000Quant. =>
cr

r>

CD
Valor Unit

16.65

MO com LS =>

TotalQuanL

1.0000000

Und
ScDescrição

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 PI ÁGUA
Código Banco

16428 SEINFRA

2.3.3.24
16,65UN

INS
0.00LS => 0.00MO sem LS => 0,00

c

M
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURÍTUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURJTICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Valor do BDI => 4,02 Valor com BDI => 20,67

Quant. => 72,0000000 Preço Total => 1.488,24

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

Valor Unit

207,94

MO com LS =>

TotalUndDescrição
FLANGE AVULSO DN 100 PN10

2.3.3.25 Código Banco

13856 SEINFRA UN 207,94INS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS => 0,000,00

50,27 258,21

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 2.323,89

Quant

1,0000000

Vator Unit

39,13

Total

39,13

UndDescrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE

C/^GA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
103138 SINAPI

2.3.3.26

UNCPU

CHP 0,0727000 276,98 20,135928 SINAPICPU_A

CHI 0,1454000 78,05 11,34CPU_A 5930 SINAPI

0,0626000 22,67H 1,41CPU_A 88248 SINAPI

H 0,2279000

0,00

Valor com BDI =>

27.45

MO com LS ->

6.25ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCPU A 88267 SINAPI

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS => 11,86

48,59

11,86

9,46

Quant => 13,0000000 Preço Total => 631,67

6.594,06

Total

89,16

89,16

55,30

110,71

CAIXAS DE VENTOSAS/DESCARGA

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3.4

2.3.4.1 Und Quant

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BOI =>

Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

Código Banco
93358 SINAPI

88316 SINAPI

m’CPU

HCPU_A
LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

55,30

21.55

Quant => 0,3840000 Preço Total => 42,51

Valor Unit

1.270,04

1.270,04

MO com LS =>

Tola!

1.270,04

1.270,04

440,69

1.577.13

Und Quant

1,0000000

1,0000000

Código Banco

5962 ORSE

5957 ORSE

Descrição

CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326)
Caixa para registro, tipo I. para diâmetros de 50 a lOOmm

2.3.4.2

CPU un

CPU A un

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

440,69

307,09

LS => 0,00

Valor com BDI =>

“ í 2
O

Quant => 2,0000000 Preço Total => 3.154,26 n

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

726,44

Total

726,44

Descrição
FORNECIMENTO OE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

Código Banco
7065 ORSE

2.3.4.3

CPU un

n

.s: *D

s c
N

Ki
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ;01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

726,44

MO com LS =>

726.44Ventosa simples com rosca diam 1'6428 ORSE unINS

LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

902,09175,65

1,0000000 Preço TolaI => 902,09Quant. =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

6S,07

MO com LS =>

TolaIUndDescrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm
Código Banco

00000047 SINAPI

2.3.4.4

65,07UNINS

0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

80.8015.73

Preço Total => 323,20Quant. => 4,0000000

Valor Unit

23,97

Total

23,97

Und Quant

1,0000000
Código Banco

104034 SINAPI

Descrição

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAJDA COM ROSCA. DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4".
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

2.3.4.5

UNCPU

0,3221000

0.1031000

1,0000000

18,55

22.54

15.68

5,97HCPU_A

CPU_A

88246 SINAPI

88316 SINAPI

00001427 SIN/^I

2,32H

15,68UNINS

MO com LS => 5,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

5.00 LS => 0,00

Valor com BDI => 29,765.79

Preço Total => 29,76Quant. => 1,0000000

Quant

1,0000000

0,1980000

Valor Unit

24,60

22.67

TotalUndDescrição
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1""

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

052282 SBC

88248 SINAPI

2.3.4.6

24,60UNCPU

4,48HCPU_A

0.1980000

1.0000000

1,2770000

0,00

Valor com BDI =>

27.45

14.50

5.43HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1"

FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m

88267 SINAPI

004152 SBC

004636 SBC

CPU A

14.50UNINS

0.15 0,19MINS

MO com LS => 6.756,75 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 30,545,94

Preço Total =>2,0000000 61,08Quant =>

Valor Unit

550,87

ToUl

550,87

Und Quant

1,0000000
Código Banco
94501 SINAPI

Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3.4.7

UNCPU

— ' 3

0,7225000 22.67 16.37H
CPU_A 88248 SINAPI

li
Sh

0,7225000

0,0452000

1,0000000

27,45

14,93

514,00

MO com LS =>

19,83HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 ' (REF 1509)

88267 SINAPI

00003148 SINAPI

00006027 SINAPI

CPU_A
\ jjO0,67UNINS

514,00

24,65

UNINS

24,65 LS => 0,00MO sem LS =>

r ^
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525»0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe.SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANAUTICÃ
Valof com BDI => 684,07Valor do BDI => 133.20

Preço Total => 1.368,14Quant. => 2,0000000

Valor Unil

574,19

23,67

30,60

432,94

MO com LS =>

Total

574,19

85,78

55,47

432,94

94.11

713.02

Und QuartL

1,0000000

3,6240000

1,8130000

1.0000000

Código Banco
059312 SBC

88247 SINAPI

88264 SINAPI

007732 SBC

Descrição

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 66cm

2.3.4.8

UNCPU

H
CPU_A

CPU_A
H

UNINS
LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI=>

94.11

138.83 Valor com BDI =>

Preço Total =>1,0000000 713,02QuanL =>

9.890,07

Total

89,16

89,16

55,30

110,71

CAIXA DO CLORADOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCM^GOS COMPLEMENTARES

2.3.5

2.3.5.1 Quant

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BOI =>

Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

UndCódigo Banco
93358 SINAPI

88316 SINAPI

m’CPU

H
CPU_A

55,30

21.55

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Preço Total => 261,55Quant. => 2,3625000

QuanL

1,0000000

Valor Unit

3,23

TotalUndDescrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO 00 SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Código Banco
101617 SINAPI

2.3.5.2

3,23m’CPU

0.0507000

0,0760000

0,0016000

28,21

22.54

35,67

1.43H88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_,A

1,71H

0,05CHP

29,36 0,04CHI 0,001600091534 SINAPICPU_A

MO com LS => 2,11MO sem LS =>

Valor do BOI =>

2,11 LS => 0,00

Valor com BDI => 4,010.78

Preço Total => 21,05Quant => 5,2500000

Valor Unit

26,45

Total

26,45

Und Quant

1,0000000
Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF 08/2023

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15-935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

93382 SINAPI

2.3.5.3
m’

CPU

315,73 1,70CHP 0,00540005901 SINAPICPU A

78,08 0.04CHI 0,00060005903 SINAPICPU_A

17.720,7866000 22.54H88316 SINAPICPU_A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPl - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHP 0,1962000 35,67 6.99COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
91533 SINAPlCPU_A

LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO com LS -> 15.24

32,84

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

15.24

6,39

Quant. => 2,3625000 Preço Total => 77,58

Und Quant

1,0000000

Valor Unít

2.160,08

Total

2.160,08
Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES, AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PIL4R OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ULJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

Código Banco

104488 Próprio

2.3.5.4

CPU
m*

1,5027000 93,62 140,68m'92419 SINAPlCPU_A

180,28 377,07m’ 2,091600092455 SIN/\P1CPU_A

m’ 5.0823000 54,22 275,5692514 SINAPlCPU_A

KG 2,6967000 13,83 37,2992759 SINAPlCPU_A

KG 1,0504000 12,94 13,5992760 SINAPlCPU_A

KG 0,5540000 12,09 6,6992761 SINAPlCPU_A

KG 19,8152000 10,71 212.2292762 SINAPlCPU_A

KG 8,0102000 13,29 106,4592768 SINAPlCPU_A

KG 13,8202000 12,40 171,3792769 SINAPlCPU_A

m’ 1,0000000 513,02 513,0294971 SINAPlCPU_A

m’ 1.0000000 306.14 306.14103670 SINAPlCPU_A

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 530,22

2.682,38

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522,30

1,0500000 Preço Total 2.816,49Quant =>

Quant

1,0000000

Valor Unit

60,04

Total

60,04

UndDescrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E /LREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
103323 SINAPl

2.3.5.S
m’

CPU
n

CD

703.46 7.31m’ 0,010400087369 SINAPl

§5
CPU_A

5ÍZÍ
H 0,5900000 28.21 16,6488309 SINAPlCPU_A

c
Kl

'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ;01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe.SElNFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68y, (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 0,2950000

0,4200000

22.54 6,64SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DEACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCAOA PARA ALVENARIA, FIO D= *1.20 A 1,70' MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO /TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA OE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL., 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A
M 2.62 1.10INS

CENTO 0.0050000

13.6000000

40.33 0.2000037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

UN 2,07 28.15INS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17,25

14,51

LS => MO com LS => 17,25

74,55

0,00

Valor com BDI =>

Quant. => 6,0255000 Preço Total => 449,20

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

5,08

TotalDescrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
87878 SINAPI

2.3.5.6

m’ 5,08CPU

0,0037000m’ 702.54 2,5987377 SINAPICPU_A

H 0,0681000

0,0255000

0.00

Valor com BDI =>

28.21

22.54

MO com LS =>

1.9288309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
H 0.57

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,23 2.23

1,22 6,30

Quant. => 12,0510000 Preço Total => 75,92

Und Quant.

1,0000000

Valor Unit

24,82

Total

24,82
Código Banco
87547 SINAPI

Descrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

2.3.5.7
m'CPU

0,0213000 566,82 12,07ARG/\MASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVEN/\RIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU_A

0,3500000

0,1280000

0,00

Valor com BDI =>

9,87H 28,21

22,54

MO com LS =>

88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
H 2,88

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

10,07 10,07

30,826,00

Preço Total =>Quant. => 24,1020000 742,82

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

732,26

Total

732,26
Código Banco

8722 ORSE

Descrição

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H E
PRESÃO DE OÀ 15 BAR

Encargos Complementares ● Eletricista

Hipodorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazáo de 0,5 á 15 l/h e pressão de 0 à 15 bar

2.3.5.8

unCPU

1,0000000

1,0000000

3,60 3,60h10552 ORSE

8979 ORSE

CPU_A
707.63 707,63un

INS
3?

^'5H 1,0000000 21,03

MO com LS =>

21,03

21,03 'if?:ELETRICISTA (HORISTA)00002436 SINAPIINS

MO sem LS -> 21,03 LS => 0,00

c

■Ck
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.S2S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 . M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
Valor do BDI => 177.06 Valor com BDI => 909.32

Preço Total => 909,32Quant. => 1,0000000

Valor Unit

113,66

Total

113,66

Und Quant

1,0000000
Descrição

TUBO, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

94655 SINAPI

2.3.S.9
M

CPU

22,67 12.19H 0,538000088248 SINAPICPU A

27.45

91.99

14,76

86,65

H 0,5380000

0,9420000

0.0300000

0.00

Valor com BDI =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC. SOLDÃVEL. DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

LIXA O'AGUA EM FOLHA. GRAO 100

88267 SINAPI

00009870 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
M

INS
2,06 0,06UNINS

MO com LS => 18,35

141,14

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

18,35

27,48

Quant => 1,0000000 Preço Total => 141,14

Quant.

1,0000000

Valor Unit

550,87

Total

550,87

UndDescrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

94501 SINAPI

2.3.5.10

UN
CPU

0,7225000 22,67 16,37H88248 SINAPICPU_A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 ' (REF 1509)

0,7225000

0,0452000

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

27,45

14,93

514,00

MO com LS =>

19.83H88267 SINAPI

00003148 SINAPI

00006027 SINAPI

CPU_A
0.67UN

INS
514,00

24.65

684,07

UN
INS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

24,65

133,20

LS =>

Preço Total => 2.736,28Quant => 4,0000000

Valor Unit

240,89

Total

240,89

Und Quant

1,0000000
Descrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94686 SINAPI

2.3.5.11
UN

CPU

0,4850000 22,67 10.99H88248 SINAPICPU_A

0,4850000

1,0000000

0.2890000

0,0760000

0.0480000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

207,66

16,02

55,61

13.31

207,66

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO PVC. SOLDÃVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM. PARA AGUA FRIA PREDIAL
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA/ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00003530 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UN

INS
4,62UNINS

p- OUN 4,22INS r\

0,09UN 2,06INS
MO com LS => 16,54

299,13

16.54

58,24

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

*12,0000000 Preço Total => 598,26Quant =>

er*

í £>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DÊ SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAÜTICÃ
Und QuanL

1,0000000

Valor Unít

8,38

Total
Descrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

89408 SINAPI

2.3.5.12
8,38UN

CPU

0.1359000 22,67 3,08H
88248 SINAPICPU_A

3,730,1359000

0,0071000

1,0000000

0,0080000

0,0302000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

49,09
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM '850* GR

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FFtASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

H
88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00003529 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
0,34UN

INS
0,73 0,73UN

INS
55,61 0,44UN

INS
2,06 0,06UN

INS
MO com LS => 4,63LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,63

10,402.02

Preço Total => 20.80Quant. => 2,0000000

QuanL

1,0000000

Valor Unii

214,18

Total

214,18

Und
Descrição

TÉ, PVC. SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94701 SINAPI

2.3.5.13
UN

CPU

22,67 14,64H 0,646000088248 SINAPICPU A

0,6460000

1,0000000

0,4330000

0,1140000

0,0970000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

168.36

16,02

55,61

17.73

168,36

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE SOLDÁVEL. PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NSR 5648)

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

H
88267 SINAPI

00007146 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU A
UN

INS
6,93UN

INS
6,33UN

INS

2,06 0,19UN
INS

LS => MO com LS => 22,05

265,96

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22,05

51,78

Preço Total => 531,92Quant. => 2,0000000

QuanL

1,0000000

Valor Unit

188.79

Total

188,79

UndDescrição

TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94702 SINAPI

2.3.5.14
UN

CPU

0,6460000 22,67 14,64H88248 SINAPICPU_A

27,45

142,97

16,02

55.61

17,73

142,97

0,6460000

1,0000000

0,4330000

0,1140000

0,0970000

0,00

Valor com BDI =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE DE REDUCAO, PVC. SOLDÁVEL. 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM. PAFtA AGUA FRIA PREDIAL
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PAFtA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

H88267 SINAPI

00007106 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UN

INS
6,93 OUN

INS n

6,33UN
INS CD

'S;-C
2,06 0,19UN

INS
MO com LS => 22,05

234,43

22,05

45,64

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

'5oPreço Total =>2,0000000 468,86QuanL =>

T3
\/h
< c

Xo



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 0U2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANAUTICÃ
Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

15,66

Total

15,66
Código Banco

103968 SINAPI

Descrição

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3.5.15

UNCPU

H 0,0735000 22,67 1.6688248 SINAPICPU_A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

0,0735000

0,0141000

1,0000000

27,45

49.09

10,22

2,01H88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00000816 SINAPI

CPU A

UN 0,69INS

10,22UNINS

1,05UN 0,0190000

0,0165000

0,00

Valor com BDI =>

55,6100020083 SINAPI

00038383 SINAPI

INS

UN 2,06 0,03INS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS => MO com LS => 2,502,50

3.78 19,44

QuanL => 2,0000000 Preço Total => 38,88

13.159,66

Total

89,16

89,16

55,30

110,71

CAIXA DO MACROMEDIDOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3.6

2.3.6.1 Und QuanL

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

Código Banco

93358 SINAPI

88316 SINAPI

m’CPU

HCPU_A
MO sem LS ->

Valor do BDI =>

55,30

21,55

LS =>

3,7500000 Preço Total => 415,16Quant. =>

QuanL

1,0000000

Valor Unit

3,23

TotalUndDescrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOOUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Código Banco
101617 SINAPI

2.3.6.2

3,23m’CPU

0,0507000

0,0760000

0,0016000

28,21

22,54

35,67

1.43H88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1.71H

0.05CHP

0,04CHI 0,0016000 29,3691534 SINAPICPU_A

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 2.11MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,11

4.010.78

QuanL => 2,5000000 Preço Total => 10,02

Quant.

1,0000000

Valor Unit

26,45

Total

26,45

UndCódigo Banco
93382 SINAPI

Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_0a/2023

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA ● CHP DIURNO. AF_06/2014

2.3.6.3

CPU
w 7' 3

Ocr
n

CHP 0,0054000 315.73 1.705901 SINAPICPU_A CD

^2

§0
<r

'n ■U

●SC
M
O
N;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHI 0,0006000 78,08 0,04CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015

5903 SINAPICPU_A

22.54

35,67

17,72H 0,7866000

0,1962000
88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU^A

CPU_A
6.99CHP

MO com LS => 15,24

32,84

LS=> 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

15,24

6,39

77,582,3625000 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unít

2.160,08

Total

2.160,08

QuanL

1,0000000

UndDescrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PILARES.VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-OIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE lAJE MACIÇA PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO C/V50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) ● PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

Código Banco

104488 Próprio

Z.3.6.4
m*CPU

140,681.5027000 93.62m’92419 SINAPICPU A

180,28 377,07m’ 2,091600092455 SINAPICPU_A

54.22 275,56m' 5,082300092514 SINAPICPU_A

13,83 37,29KG 2.696700092759 SINAPICPU_A

12,94 13,59KG 1,050400092760 SINAPICPU_A

12,09 6,69KG 0,554000092761 SINAPICPU_A

212,22KG 19,8152000 10,7192762 SINAPICPU_A

13,29 106,45KG 8.010200092768 SINAPICPU_A

12,40 171,37KG 13.820200092769 SINAPICPU_A

513.021.0000000 513.02m’94971 SINAPICPU_A

306.141,0000000 306,14m’103670 SINAPICPU_A

MO com LS => 530.22

2.682.38

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI ->

530,22

522,30 - Ocr
n

CD
0,1250000 Preço Total «> 335,29Quant. =>

^'2Valor Unit

60,04

Total

60,04

QuanL

1,0000000

UndDescrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Código Banco
103323 SINAPI

2.3.6.S
m'

CPU

■c>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe.SElNFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,6B% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m’ 0,0104000 703,46 7,31ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIOA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMEI^O DE /M.VENAR1A DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF 08/2019

87369 SINAPICPU_A

28,21

22,54

16,640,5900000

0,2950000

0.4200000

HPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC/\RGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PW?A ALVENARIA, FIO D = ‘I.ZO A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) ‘50 X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO \/AZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO. FUROS NA VERTICAL., 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINW^I

CPU_A

CPU_A
6,64H

2,62 1,10M
INS

40,33 0,20CENTO 0,0050000

13,6000000
00037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS
28,152,07UNINS

MO com LS => 17,25

74,55

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17,25

14,51

Preço Total => 894,60Quant. => 12,0000000

Valor Unit

5,08

TotalQuant.

1,0000000

UndDescrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER OE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1;3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÜMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
87876 SINAPI

2.3.6.6
5,08m’

CPU

2,590,0037000 702,54m’87377 SINAPICPU_A

1,920,0681000

0,0255000

0.00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A
CPU A 0,57H

2,232,23 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 6,301,22

Preço Total => 151,2024,0000000QuanL =>

Total

24,62

Quant.

1,0000000

Valor Unit

24,82

UndDescrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Código Banco
87547 SINAPI

2.3.6.7

m'
CPU

566,82 12,070.0213000m’ARG/VWIASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVEN/\RIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC/\RGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU_A

9,870.3500000

0.1280000

28,21

22,54

MO com LS =>

H88309 SIN/\PI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
2,88H

10.07

30.82

10,07 LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI => Valor com BDI =>6,00
17

O
739,6824,0000000 Preço Total =>Quant. => cs

CD

cTotalQuanL

1.0000000

Valor Unit

487,40

MO com LS =>

UndDescrição

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
Código Banco

13425 SEINFRA

2.3.6.S

'^2487,40UNINS
0,000,00 —(0,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

\

605.25Valor com BDI =>117.85 n

s c



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ;01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU^A
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) 801:24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

Preço Total => 2.421,00Quani. => 4,0000000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unlt

478,83

MO com LS =>

UndCódigo Banco

13960 SEINFRA

Descrição

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

2.3.6.9

478,83UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

594,61115,78

2,0000000 Preço Total => 1.189,22Quani. =>

QuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unil

514,27

MO com LS =>

TotalUndDescrição
JUNTA GIBAULT DN 100

2.3.6.10 Código Banco

13892 SEINFRA 514,27UNINS

0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

638,62124,35

1.277,24Quant. => 2,0000000 Preço Total =>

TotalQuant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI “>

Valor Unil

4.196,62

MO com LS =>

UndDescrição

HIDRÓMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m‘/h, Dn lOOmm - COMPLETO

Código Banco

18667 SEINFRA

2,3.6.11

4.196,62UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,00 LS =>

5.211.361.014,74

Preço Total => 5.211,36Quant. => 1,0000000

Total

39,13

QuanL

1,0000000

Valor Unit

39,13

UndCódigo Banco

103138 SINAPI

Descrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11.7 TM, /y.CANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CíAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA OE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG. POTÊNCIA OE 189 CV - CHI DIURNO. /\F_06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENC/\RGOS COMPLEMENTARES

2.3.6.12

UNCPU

20,13CHP 0,0727000 276,985928 SINAPICPU_A

78.05 11,34CHI 0,14540005930 SINAPICPU_A

22.670,0626000 1,41H88248 SINAPICPU A

27.45

MO com LS =>

6,25H 0,2279000

0,00

Valor com BDI =>

ENC/\NADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88267 SIN/^1CPU_A
11,86

48,59

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

11,86

9.46

437,319,0000000 Preço Total =>QuanL =>
'■ o

n

290,91

Total

14,48

ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

Descrição

APLICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
PINTOR COM ENC/>RGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO

CO2.3.8

QuanL

1,0000000

Valor Unit

14,48

UndCódigo Banco
88489 SINAPI

2.3.8.1

m*CPU

5,000.1631000

0,0544000

0,2285000

30,71

22,54

36.17

H88310 SINAPI

88316 SINAPI

00007356 SINAPI

CPU_A

CPU_A 1,22H

8,26LINS



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024. MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA
LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 4,08MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,08

17,983,50

Preço Total => 290,91Quant. => 16,1800000

297.997,49

3.631,25

Total

POÇO PTP-13( TUBULAR PROFUNDO 08" x)

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADAJVF_05/2018
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4

2.4.1

Valor UnitUnd Quant.

1,0000000

0,0718000

0,0718000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco
98524 SINAPl

88316 SIN/\PI

88441 SINAPl

2.4.1.1

3,283,28m’CPU

1.6122,54

23,39

MO com LS =>

HCPU_A

CPU_A 1.67H

2.052.05 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI ~> 4.070,79

1.137,56Preço Total =>Quant. => 279,5000000

TotalValor Unit

8,95

Und Quant.

1,0000000
Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA (CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE; M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA- CHP DIURNO. /\F_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSI\^ CAÇAMBA METÁLICA- CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
100982 SINAPl

2.4.1.2

8,95m’CPU

204,71 1,69CHP 0,00830005631 SINAPlCPU_A

0,890,0105000 84,80CHI5632 SINAPlCPU_A

5,29267,58CHP 0,0198000CPU_A 91386 SINAPl

1,08CHI 0,0138000 78,6791387 SINAPlCPU_A

1,270,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1.27 LS =>

11.112.16

Preço Total => 621,04Quant. => 55,9000000

TotalValor Unit

2,70

Quant.

1,0000000

UndCódigo Banco
93569 SINAPl

Descrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M-, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇ/\MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULMtTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.4.1.3

2,70M3XKMCPU

267,58 2,40CHP 0,009000091386 SINAPlCPU_A 3

0,30CHI 0.0039000 78.6791387 SINAPlCPU_A

rs ^

MO com LS => 0,34 OLS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,34

'^C3.350,65
r *0

c1/1



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 . M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

Preço TolaI => 1.872,65Quant. => 559,0000000

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
Descrição

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10" ● CHI DIURNO. AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA L4STRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018
SARRAFO NAO APARELHADO -2.5 X 7* CM, EM MACARANDUBAfli4ASSARANOU BA. ANGELIM,
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6' CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA. ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

TABUA ●2,5 X 23’ CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

54.168,68

Total

62,95

2.4.2

2.4.2.1 Valor Unit

62,95

Und QuanL

1,0000000

Código Banco

99059 SINAPI MCPU

23,17

27,86

29,80

8.25H 0,3563000

0,7125000

0,0039000

CPU_A

CPU_A

CPU_A

88239 SINAPI

88262 SINAPI

91692 SINAPI

19,85H

0,11CHP

28,52 0.47CHI 0,0168000CPU_A 91693 SINAPI

455,70 2,09m’ 0,004600094974 SINAPICPU_A

3,901,5000000

0,7445000

2,60UN99062 SINAPI

00004417 SINAPI

CPU_A
8,11 6.03MINS

12,010.4125000 29.13M00004433 SINAPIINS

20,99

36,17

12.74

MO com LS =>

2.32KG 0,1110000

0,0256000

0,5500000

0,00

Valor com BOI =>

00005068 SINAPI

00007356 SINAPI

00010567 SINAPI

INS

0,92LINS

7,00MINS

22,36

78,17

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22.36

15,22

34,5000000 Preço Total => 2.696,86Quant =>

Valor Unit

89,16

Total

89,16

Quant

1,0000000

UndDescrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

2.4.2.2 Código Banco

93358 SINAPI m’CPU

22,54

MO com LS =>

89,16

55,30

110,71

H 3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316 SINAPICPU_A
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21,55

LS =>

Preço Total => 1.833,35Quant => 16,5600000

Total

2.160,03

Quant

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

UndCódigo Banco

104488 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETAJJGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM G/VRFO DE

MADEIRA. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADElFtA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 LmUZAÇÓES. AF_09/2020

2.4.2.3

m’CPU

a
1,5027000 93,62 140.68m’CPU_A 92419 SINAPI ."T

ca

180.28 377,07m* 2,0916000CPU_A 92455 SINAPI

54,22 275,565.0823000m'92514 SINAPICPU_A

'S
N̂j
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
KG 2,6967000 13,83 37,29ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1;2,3;2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

92759 SINAPICPU_A

12,94 13,59KG 1,050400092760 SINAPICPU_A

0,5540000 12,09 6,69KGCPU_A 92761 SINAPI

19.8152000 10,71 212,22KG92762 SINAPICPU_A

13,29 106,45KG 8,0102000CPU_A 92768 SINAPI

KG 13,8202000 12.40 171,37CPU_A 92769 SINAPI

513.02 513,02m’ 1.000000094971 SINAPICPU_A

306,14 306,14m’ 1,0000000103670 SINAPICPU_A

MO com LS => 530,22

2.682,38

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522,30

LS=> 0,00

Valor com BDI =>

6,0825000 Preço Total => 16.315,57Quant. =>

Total

60,04

Quant.

1,0000000

Valor Unit

60,04

UndDescrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.4.2.4 Código Banco
103323 SINAPI m'CPU

703,46 7.31m’ 0,0104000ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70' MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "SO X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

87369 SINAPICPU_A

28.21

22,54

16.64H 0,5900000

0,2950000

0,4200000

88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A

CPU_A 6,64H

2.62 1,10MINS

0,0050000

13,6000000

40,33 0.20CENTO00037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

2,07 28,15UNINS

MO com LS => 17,25

74.55

17,25

14,51

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI ->

160,4000000 Preço Total => 11.957,82Quant. =>

Valor Unit

4,56

TotalUnd Quant

1,0000000

Código Banco

87879 SINAPI

Descrição

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4.2.S □7
4,56m’CPU

559,85 2,070.0037000m’87313 SINAPICPU_A ÒD

28,21 1.92H 0,0681000 1CPU_A 88309 SINAPI "D

'O C



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ;01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
0,0255000

0.00

Valor com BDI =>

22.54

MO com LS =>

0,57HSER\CNTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316 SINAPICPU A

LS => 1,91MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,91

5,661,10

320,8000000 Preço Total => 1.815,72Quant. =>

Quant

1,0000000

Valor Unit

14,48

Total

14,48

UndCódigo
88489

Banco

SINAPI

Descrição

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
PINTOR COM ENC/URGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREM1UM, COR BRANCO FOSCO

2.4.2.6

m’CPU

0.1631000

0.0544000

0.2285000

0,00

Valor com BDI =>

30,71

22,54

36,17

MO com LS =>

5.00HCPU_A

CPU_A

88310

88316

00007356

SINAPI

SINAPI

SINAPI

1.22H

8.26LINS

4.08MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,08 LS =>

17.983,50

Preço Total => 5.767,98Quant. => 320,8000000

Quant

1,0000000

Valor Unit

83,25

Total

83,25

Und2.4.2.7 Código

94992

Banco

SINAPI

Descrição

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

AF_07/2016

CARPINTEIRO DÊ FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7;3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X21 (2X11)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA. CA-60, Q-196, (3.11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA = 2.45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

m*CPU

27,86

28,21

22.54

494,64

2,71H 0,0976000

0,1483000

0,2459000

0,0739000

88262

88309

88316

94964

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

CPU_A

4,18H

5,54H

36,55m’

3.94 1.77M 0.4500000

0,0240000

1,0816000

00004517

00005068

00007156

SINAPI

SINAPI

SINAPI

INS

20.99

29.59

0,50KGINS

32,00m^INS

MO com LS => 12,62

103,37

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

12,62

20,12

LS => 0.00

Valor com BDI =>

4.279,51QuanL => 41,4000000 Preço Total =>

Total

55,85

QuanL

1,0000000

Valor Unit

55,85

UndCódigo
92393

Banco

SINAPI

Descrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV ● CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

r (14 X n - CHP DIURNO. AF_08/2015

2.4.2.8

m'CPU

3,460,1239000

0,1239000

0,0041000

28,00

22,54

HSINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

88260

88316

91277

C :
^ O2,79H

n
8,79 0,03CHP

CD

\0,64 0.03CHI 0.057800091278 SINAPICPU_A

\^r
0.03CHP 0.0038000 9,6291283 SINAPICPU_A

O

c
T7

c
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

1- (14 X 1") - CHI DIURNO- AF_08/2015

AREIA MEDIA- POSTO JAZIOA/FORNECEOOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
BLOQUETE/PISO INTERTRAVAOO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL. 25

CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

CHI 0,0582000 1.01 0,0591285 SINAPICPU A

77,50

44,37

4,400,0568000

1,0038000

m’00000370 SINAPI

00000711 SINAPI

INS

44,53ftl*
INS

0,530,0066000

0,00

Valor com BOI =>

80,41

MO com LS =>

m’00004741 SINAPIINS
4,124,12 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 69,3513,50

Preço Total => 866,87Quant. => 12,5000000

Total

556,29

Valor Unit

556,29

Und QuanL

1,0000000
Descrição

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO

COM TELA EM AÇO GALVANIZADO. MALHA 2" SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E
DOBRADIÇAS
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TFIAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM
REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

Código Banco

100701 SINAPI

2.4.2.9

m'
CPU

12,890,4570000

0.2290000

0,0120000

28,21

22.54

675,64

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

88627 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

5,16H

8,10m’

530,141,0000000 530,1400004930 SINAPIINS

MO com LS => 13,59

690,80

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

13.59

134,51

Preço Total => 8.635,00Quant => 12,5000000

210.431,05

Total

10.285,94

ADUTORA DE AGUA TRATADA

Descrição
FORNECIMENTO E MONTAGEM OE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN

2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4.3

2.4.3.1
Valor Unit

10.285,94

QuanL

1,0000000

Und
Código Banco

12032031 Próprio UNCPU

27,45

22,67

329,40

272,04

H 12,0000000

12,0000000

88267 SINAPI

88248 SINAPI

CPU_A

CPU_A
H

65,07

166,38

65,07

166,38

UN 1,0000000

1,0000000
ADAPTADOR. PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE. DN 100 / DE 110 MM

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10' KGF/CM2 (*10‘ BAR), DIÂMETRO

NOMINAL DE 100 MM, CONEXÃO DE 1/2"

VALVULA DE RETENÇÃO VERTIC/V., DE BRONZE (PN-16). 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

REGISTRO GAVETA BRUTO EM lATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)

UNIAO COM ASSENTO CONICO OE BRONZE, DIÂMETRO 4"

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, OE 4"

CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, OE 4"

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 4" X 2"

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= ‘8,56 MM, SCHEDULE 80, ‘22,31 KG/M

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 4"

00000047 SINAPI

00012898 SINAPI

INS
UNINS

757.38 757.381,0000000UN00010415 SINAPIINS

O514,00

795.60

793,11

669,91

413,94

526,00

347.23

157,29

1.028,00

1,591,20

793,11

1.339,82

413.94

1.315.00

347.23

1.258,32

2.0000000

2.0000000

1.0000000

2,0000000

1,0000000

2,5000000

1,0000000

8,0000000

UN00006027 SINAPI

00012431 SINAPI

00001800 SINAPI

00001780 SINAPI

00006315 SINAPI

00013142 SINAPI

00006300 SINAPI

00004183 SINAPI

INS n

UN
INS CO

UN

li
INS

UN
INS

UNINS
MINS

UNINS
'C

UN
INS "D

c

NJ

.0



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
UN 1,0000(XX)

2,0000000

1,0000000

43,54

200,94

163,63

MO com LS =>

43,54

401,88

163,63

409,68

12.773,08

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"

EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE. DN 100/DE 110 MM (NBR 10351)

00003925 SINAPI

00003934 SINAPI

00003073 SINAPI

INS
UN

INS
UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

409.68

2.487,14 Valor com BDI =>

Preço Total => 12.773,08Quant. => 1,0000000

TotalQuant

1,0000000

0,0500000

0,00

Valor com BDI =>

Valor UnitUndDescrição

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Código Banco
99063 SINAPI

99061 SINAPI

2.4.3.2
5,605,60M

CPU
5,60112.11

MO com LS =>

UN
CPU_A

2,26LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.26

6,951,35

Preço Total => 10.821,84Quant => 1.557,1000000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

5,98

Und
Descrição

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTBUMA CPU POR TRECHO). ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO
OE lA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP ● CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
90091 SINAPI

2.4.3.3
5,98m’

CPU

204,71 3,52CHP 0.01720005631 SINAPICPU_A

0.0193000 84,80 1,63CHI5632 SINAPICPU_A

22,54

MO com LS =>

0,830,0371000

0,00

Valor com BDI =>

H
88316 SINAPICPU_A

1,21LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1.21

7,421,44

Preço Total => 8.013,45Quant => 1.079,9800000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

6,54

UndDescrição

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO

NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENC/\RGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTAOOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR OE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Código Banco

101616 SINAPI

2.4.3.4
6,54m'

CPU

2,870.1020000

0,1531000

0,0036000

28,21

22,54

35,67

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SIN/^I

CPU_A

CPU_A

CPU_A

3.45H

0.12CHP

0.100,0036000 29,36CHI91534 SINAPICPU A

4,27MO com LS =>LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,27

8,121,58
O
n

Preço Total => 12.643.651.557,1000000Quant => ca

TotalValor UnilUnd Quant
DescriçãoCódigo Banco2.4.3.5

rSL-(

'íS c

ò
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S25W0001 -40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl ● 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SElNFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
1,0000000 3,21 3,21MASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

●400* GR (USO EM PVC, ACO. POÜETILENO E OUTROS)

97123 SINAPlCPU

18,55

22,54

20,26

1,36H 0,0737000

0,0737000

0,0096000

68246 SINAPl

88316 S1N/V»I

00020078 SINAPl

CPU_A

CPU_A
H 1,66

0,19UNINS

0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 1,84MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1.84 LS =>

3,980,77

1.557,1000000 Preço Total => 6.197,25Quant. =>

QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unil

55,23

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco
00036377 SINAPl

Descrição

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

2.4.3.6

55,23MINS

LS => 0,00MO sem LS ->

Valor do BDI =>

0,00

68,5813,35

Preço Total => 106.785,91QuanL -> 1.557,1000000

Valor Unit

13,17

Total

13,17

Und QuanL

1,0000000
Código Banco

104734 SINAPl

Descrição

REATERRO MECANIZADO OE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO: 0,26 MVPOTÉNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1' CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

2.4.3.7

m‘CPU

136,55 5,21CHP 0,0382000RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM C/V?REGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA ÜQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG- CAP, MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN, 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÃX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5678 SINAPlCPU A

0.0551000 57,07 3.14CHIRETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA üQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN, 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÃX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

5679 SINAPlCPU_A

CHP 0,0054000 315,73 1.70CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÃXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE OE ÃGUA- CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÃXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÃGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

5901 SINAPlCPU_A

0.04CHI 0,0006000 78,085903 SINAPlCPU_A

2.550,1135000

0,0614000

22,54H88316 SINAPl

91277 SINAPl

CPU_A

CPU_A 8,79 0,53CHP
* 3

MO com LS => 3,52MO sem LS =>

Valor do BDI =>

3,52 LS => 0,00

Valor com BDI => 16,353.18

●o

Preço Total => 17.413,07QuanL => 1.065,0200000

QuanL Valor Unit TotalUndCódigo Banco Descrição2.4.3.8

O



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S2S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DÊ ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALIUCA

1,0000000 8,95 8,95CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M* ● CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,00 M>/111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÁO BASCULANTE 10M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV

1NCLUS1\,C CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

m’100982 SINAPICPU

204,71 1.69CHP 0,00830005631 SINAPICPU_A

0,0105000 84,80 0.89CHI5632 SINAPICPU_A

0,0198000 267,58 5.29CHP91386 SINAPICPU_A

78,67 1,08CHI 0,0138000CPU_A 91387 SINAPI

MO com LS => 1,27MO sem LS =>

Valor do BOI =>

1,27 LS => 0,00

Valor com BDI => 11,112.16

Preço Total => 166,20Quant. => 14,9600000

Valor Unit

2,70

TotalUnd QuanL

1,0000000

Descrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M\ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/20U

2.4.3.9 Código Banco
93589 SINAPI 2,70M3XKMCPU

267,58 2,40CHP 0,009000091386 SINAPICPU A

CHI 0,0039000 78,67 0.30CPU_A 91387 SINAPI

MO com LS => 0.34MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.34 LS => 0.00

Valor com BDI => 3.350.65

Preço Total => 501,16Quant. => 149,6000000

Quant.

1,0000000

0.0180000

0.0060000

0.0010000

0.0030000

0,0060000

0,0180000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit TotalUndCódigo Banco

6465 ORSE

10549 ORSE

10554 ORSE

2449 ORSE

54 ORSE

00002696 SINAPI

00006111 SINAPI

Descrição
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Encanador

Aluguel de bomba de drenagem - "darita" - diâmetro 4" - .potência = 5 cv

Encarregado de turma - SICRO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

2.4.3.10

0,48 0,48CPU m

3,75 0,06hCPU_A

CPU_A 0.02h 3,66

0,005,68hINS

18,28

19,07

13,65

MO com LS =>

0,05hINS

0.11HINS

0,24HINS

0,40MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.40 LS =>

0,590,11

1.557,1000000 Preço Total => 916,68Quant. =>

Valor Unit

65,07

Total

65,07

Und QuanL

1,0000000

Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100/ DE 110mm

2.4.3.11 Código Banco
00000047 SINAPI

n
UNINS

.O
-'iC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARJA ANALÍTICA
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS “> 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 0,00

80,8015,73

Preço Total => 80,80Quant. => 1.0000000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

135,76

MO com LS =>

UndCódigo Banco
00001828 SINAPI

Descrição

CURVA PVC PBA, JE, PB. 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

2.4.3.12

135,76UN
INS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

168,5832,82

Preço Total => 505,74Quant => 3,0000000

TotalValor Unit

1.885,87

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

Código Banco
19826 SEINFRA

2.4.3.13

1.885,87UNINS
0.000.00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 2.341.87456,00

Preço Total => 2.341,871,0000000Quartt =>

Total

690,13

Valor Unit

690,13

Quant

1,0000000

UndDescrição
REGISTRO DE GAVETA Cl FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO Cl VOLANTE

DN100 PN16

Código Banco

15327 SEINFRA

2.4.3.14

UNINS

MO com LS => 0,00LS => 0,00

Valor com BDI ~>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

857,00166,87

Preço Total => 857,001,0000000Quant =>

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

133,06

MO com LS =>

UndDescrição

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')
Código Banco
11929 SEINFRA

2.4.3.15

133,06UNINS

0,00LS “> 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

165.23Valor com BDI =>32,17

Preço Total => 165,231,0000000Quant =>

Total

808,05

0,00

1.003,43

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

606,05

MO com LS =>

UndDescrição

TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= SOO

2.4.3.16 Código Banco

16666 SEINFRA UNINS

0,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 195,38

Preço Total -> 1.003,431,0000000Quant. =>

C3TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

535,90

MO com LS =>

Und
Código Banco

13476 SEINFRA

Descrição

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
2.4.3.17

535,90UN
INS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI “>

0,00

665,48129,58

Preço Total => 665,481,0000000Quant =>

,2>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BUR1T1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA

Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Ur)it

3.965,90

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco

14468 SEINFRA

Descrição

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 ● L=5800

2,4.3.18

3.965,90UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

4,924,85958,95

3,0000000 Preço Total => 14.774,55Quant. =>

QuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

3.261,00

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco

14464 SEINFRA

Descrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

2.4.3.19

3.261,00UNINS

0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS =>0,00

788,50 4.049,50

Preço Total => 4.049,50Quant. => 1,0000000

Quant.

1,0000000

0.00

Valor com BOI =>

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco
I3960 SEINFRA

Descrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

2.4.3.20

UN 478,83INS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

594,61115,78

2,0000000 Preço Total => 1.189,22Quant. =>

TotalUnd Quant.

1,0000000

Valor Unit

535,90
MO com LS =>

Código Banco
I3476 SEINFRA

Descrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

2.4.3.21

535,90UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS => 0,00

Valor com BOI => 665,48129,58

665,48Quant => 1,0000000 Preço Total =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI ->

Valor Unit

786,30

MO com LS =>

Código Banco
I3992 SEINFRA

Descrição

TOCO Cl FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10

2.4.3.22

786,30UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

976,42190,12

Preço Total => 976,42Quant => 1,0000000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

27,72

MO com LS =>

UndCódigo Banco

I4242 SEINFRA

Descrição
PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

2.4.3.23

27,72UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

34,426.70 » “ "3

'3c

or
Preço Total => 2.478,24Quant => 72,0000000

-v-í

Valor Unit

16,65

MO com LS =>

TotalUnd QuantCódigo Banco
16428 SEINFRA

Descrição
ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 PI ÁGUA

2.4.3.24

16,65UN 1,0000000INS

0,00MO sem LS => LS => 0.000,00

^3
IS

*D

fS^ c

●u
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ■ MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) 801:24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
Valor com BDI => 20,67Valor do BDI => 4.02

Preço Total =>QuanL => 72,0000000 1.488,24

Valor Unit

207,94

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
FLANGE AVULSO DN 100 PN10

2.4.3.25 Código Banco
13856 SEINFRA UN 207,94INS

MO sem LS ~>

Valor do BDI =>

0,00 LS => 0,00

258,2150,27

Quant, => 9,0000000 Preço Total => 2.323,89

Total

39,13

Und QuanL

1,0000000

Valor Unlt

39,13
Código Banco
103138 SINAPI

Descrição
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN

100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11.7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV-CHI DIURNO. AF_06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4.3.26

UNCPU

CHP 0,0727000 276,98 20,135928 SINAPICPU_A

CHI 0.1454000 78,05 11.345930 SINAPICPU_A

H 0.0626000 22.67 1,41CPU_A 88248 SINAPI

27,45

MO com LS =>

6,25H 0,2279000

0,00

Valor com BDI =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCPU_A 88267 SINAPI

LS => 11,86

48,59

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

11,86

9.46

Preço Total => 631,67QuanL => 13,0000000

6.594,06

Total

89,16

89.16

55,30

110.71

CAIXAS DE \^NTOSAS/DESCARGA

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENC/^iRGOS COMPLEMENTARES

2.4.4

2.4.4.1 Und QuanL

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

Código Banco

93358 SINAPI

88316 SINAPI

m*CPU

HCPU_A
55,30

21,55

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

QuanL => 0,3340000 Preço Total => 42,51

QuanL

1,0000000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

1.270,04

1.270,04

MO com LS =>

Total

1.270,04

1.270.04

440,69

1.577,13

UndCódigo Banco

5962 ORSE

5957 ORSE

Descrição

CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 1S0MM (MV-04-326)
Caixa para registra. (Ipo I, para diâmetros de 50 a 100mm

2.4.42

unCPU

CPU_A un

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

440.69

307.09

LS=>

— y. 3
n

CD
2,0000000 Preço Total => 3.154,26QuanL =>

s-5Valor Unit

726,44

Total

726,44

Und QuanL

1,0000000

Código Banco

7065 ORSE

Descrição
FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1

2.4.4.3

CPU un

o

-Q

c

Op
Ni
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

726.44

MO com LS =>

726,44

0.00

902.09

Ventosa simples com rosca diam 1* un6428 ORSEINS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

175,65

Preço Total => 902,09Quant. => 1,0000000

QuanL

1,0000000

Valor Unit

65,07
MO com LS

TotalUndCódigo
00000047

Banco

SINAPI

Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE 110mm

2.4.4.4

65,07UNINS

0.00LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

Valor com BDI => 80.8015,73

Preço Total => 323,204,0000000Quant. =>

Total

23,97

Quant

1,0000000

Valor Unit

23,97

UndDescrição

COLAR DE TOMADA, PVC. COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS. SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4",

PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

Código
104034

Banco

SINAPI

2.4.4.S

UNCPU

5.9718,55

22,54

15,68

H 0,3221000

0,1031000

1,0000000

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU_A

CPU_A

88246

88316

00001427

2,32H

15,68UNINS

MO com LS => 5.00LS => 0,00

Valor com BO! =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

5,00

29,765,79

Preço Total => 29,76Quant. => 1,0000000

TotalQuant.

1,0000000

0.1980000

Valor Unit

24,60

22,67

UndCódigo
052282

88248

Banco

SBC

SINAPI

Descrição
NIPLE DUPLO GALVANI2:AD0 1""

AUXILI/\R DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4.4.$

24,60UNCPU
4,48HCPU_A

27.45

14,50

5.430,1980000

1,0000000

1,2770000

0,00

Valor com BOI =>

HENCAN/\DOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1"

FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m

SINAPICPU_A 88267

004152

004636

14.50UNSBCINS

0,190.15MSBCINS
MO com LS => 6.75LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

6,75

30.545.94

Preço Total => 61,08Quant. => 2,0000000

Total

550,87

Quant

1,0000000

Valor Unit

550,87

UndDescrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENC/LRGOS COMPLEMENTARES

Código
94501

Banco

SINAPI

2.4.4.7

UNCPU
Q

16,370,7225000 22,67H88248 SINAPICPU_A t:^CD

27,45

14.93

514.00

MO com LS =>

19,83H 0.7225000

0,0452000

1,0000000

ENC/\NADOR OU BOMBEIRO HIDFLÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA 4 " (REF 1509)

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU_A 88267

00003148

00006027

és

0.67UNINS

514.00

24,65

UNINS

LS => 0,00MO sem LS => 24,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.S2S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01Í2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
Valor do BDl “> 133,20 Valor com BDl => 684,07

Preço TolaI => 1.368,14Quant. => 2,0000000

Total

574,19

85.78

55,47

432,94

94.11

713.02

Valor Unit

574,19

23,67

30,60

432,94

MO com LS =>

Und Quant

1,0000000

3,6240000

1,8130000

1,0000000

Descrição

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 ● 66CM

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 66cm

Código Banco

059312 SBC

88247 SINAPI

88264 SINAPI

007732 SBC

2.4.4.8

CPU

CPU_A

CPU_A

UN

H

H

UNINS

LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

94,11

138.83 Valor com BDl =>

Preço TolaI => 713,021,0000000Quant =>

9.890,07

Total

89,16

89.16

55,30

110,71

CAIXA DO CLORAOOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4.5

2.4.5.1 Quant

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDl =>

Valor Unit

69,16

22,54

MO com LS =>

Und
Código Banco

93358 SINAPI

88316 SINAPI

m’
CPU

H
CPU_A

55,30

21.55

LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

Preço TolaI => 261,552,3625000Quant =>

Valor Unit

3,23

TotalQuant

1,0000000

UndDescrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Código Banco
101617 SINAPI

2.4.5.2
3,23m’

CPU

1,430.0507000

0.0760000

0.0016000

28.21

22,54

35.67

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1.71H

0.05CHP

29,36 0,04CHI 0,001600091534 SINAPICPU_A

MO com LS => 2,11LS => 0,00

Valor com BDl =>

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

2.11

4.010,78

Preço TolaI => 21,055,2500000Quant =>

Total

26,45

Valor Unit

26,45

Und Quant

1,0000000
Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO.
AF 08/2023

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
93382 SINAPI

2.4.53
m*

CPU

315,73 1.70CHP 0,00540005901 SINAPICPU A

~ O
n

0,04CHI 0,0006000 78.085903 SINAPICPU_A
■tc

cs- ^

17.720,7866000 22,54H88316 SINAPICPU_A

< C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M.S8C . 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHP 0,1962000 35.67 6.99COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

91533 SINAPICPU_A

MO com LS => 16,24

32,84

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

15,24 LS => 0,00

Valor com BDI =>6,39

Preço Total => 77,58Quant. => 2,3625000

Valor Unit

2.160,08

Total

2.160,08

Und Quant.

1,0000000
Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,V1GAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCOFíAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO OE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3;2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. /VF_02/2022

Código Banco

104488 Próprio

2.4.5.4

m’CPU

1,5027000 93,62 140,68m'92419 SINAPICPU_A

377,07m' 2,0916000 180,2892455 SINAPICPU_A

54,22 275,565,0823000m’92514 SINAPICPU_A

37,29KG 2.6967000 13,83CPU_A 92759 SINAPI

1,0504000 12,94 13,59KGCPU_A 92760 SINAPI

KG 0,5540000 12,09 6,6992761 SINAPICPU A

19,8152000 10.71 212.22KGCPU_A 92762 SINAPI

KG 8,0102000 13.29 106,45CPU_A 92768 SINAPI

171,37KG 13,8202000 12.4092769 SINAPICPU_A

1,0000000 513.02 513.02m’CPU A 94971 SINAPI

1,0000000 306,14 306.14m’CPU A 103670 SINAPI

MO com LS => 530.22

2.682.38

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522,30

Preço Total => 2.816,49Quant => 1,0500000

Total

60,04

Quant

1,0000000

Valor Unit

60,04

UndCódigo Banco
103323 SINAPI

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.4.5.5

m‘CPU

^ O
n

7,310,0104000 703,46m’ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE /ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREP/LRO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENC/\RG0S COMPLEMENT/VRES

87369 SINAPICPU_A

0,5900000 28.21 16.64HCPU A 88309 SIN/LPI



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC . 02/2024 - MA,ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
H 0,2950000

0.4200000

22,64 6.64

1,10
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DEACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) -50 X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO. FUROS NA VERTICAL., 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A
2,62M

INS

0,200,0050000

13,6000000

40,33CENTO00037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS
28,152,07UN

INS

MO com LS => 17,25

74,55

0,00

Valor com BDI =>

17,25

14,51

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Preço Total => 449,20Quant. => 6,0255000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

5,08

Und
Código Banco

87878 SINAPI

Descrição

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4.S.6
5,08m’

CPU

2,59702,54m’ 0,003700087377 SINAPICPU_A

28,21

22.54

MO com LS =>

1,920,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
0.57H

2,23LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,23

6,301.22

Preço Total *> 75,9212,0510000Quant =>

Total

24,82

Quant

1,0000000

Valor Unit

24,82

UndDescrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Código Banco

87547 SINAPI

2.4.S.7
m'

CPU

12,070.0213000 566.82m’ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CALE AREIA MÉDIA UMIOA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU_A

9.8728.21

22,54

MO com LS =>

H 0,3500000

0,1280000

0,00

Valor com BOI =>

88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
2.88H

10.07

30.82

LS =>10.07MO sem LS =>

Valor do BDI => 6,00

Preço Total => 742,8224,1020000Quant =>

Valor Unit

732,26

Total

732,26

Quant

1,0000000

UndDescrição

HIPOCLORADOR/ BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 UH E
PRESÃO DE OÀ 15 BAR

Encargos Complementares - Eletricista

Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e pressão de 0 à 15 bar

Código Banco
8722 ORSE

2.4.5.8
un

CPU

3.60 3,601.0000000

1,0000000

h10552 ORSE

8979 ORSE

CPU_A
707.63 707,63un

INS
5-

n

21,03

21,03

1,0000000 21,03

MO com LS =>

HELETRICISTA (HORISTA)00002436 SINAPIINS

0,0021,03 LS =>MO sem LS => íC

to



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BUR1T1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
Valor com BDI => 909,32Valor do BDI => 177,06

Preço Total => 909,32Quant. => 1,0000000

Quant

1,0000000

Valor Unit

113,66

Total

113,66

UndDescrição

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94655 SINAPl

2.4.S.9

MCPU

22.67 12,19H 0,538000088248 SINAPlCPU_A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC. SOLDÁVEL, DE 110 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)

LIXA D-AGUA EM FOLHA, GRAO 100

27.45

91.99

14.76

86,65

H 0,5380000

0,9420000

0,0300000

0.00

Valor com BDI =>

88267 SINAPl

00009870 SINAPl

00038383 SINAPl

CPU_A
MINS

2.06 0,06UNINS

MO com LS => 18.35

141.14

LS =>MO sem LS =>

Valor do 8DI =>

18,35

27,48

Preço Total => 141,14Quant. => 1,0000000

Total

550,87

Quant

1,0000000

Valor Unit

550,87

UndCódigo Banco

94501 SINAPl

Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4.5.10

UNCPU

16.370,7225000 22.67H88248 SINAPlCPU A

0.7225000

0,0452000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

14,93

514,00

MO com LS =>

19,83

0,67

514,00

24,65

684,07

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA 4 ' (REF 1509)

CPU_A 88267 SINAPl

00003148 SINAPl

00006027 SINAPl

UNINS

UNINS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

24,65

133,20

LS =>

Preço Total => 2.736,284,0000000Quant =>

Valor Unit

240,89

Total

240,89

Und Quant

1,0000000
Descrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94686 SINAPl

2.4.5.11

UNCPU

0,4850000 22.67 10.99H88248 SINAPlCPU_A

13.31

207.66

0,4850000

1,0000000

0,2890000

0,0760000

0,0480000

27,45

207.66

16,02

55,61

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS. 110 MM, COR MARROM. P/\RA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100

88267 SINAPl

00003530 SINAPl

00020080 SINAPl

00020083 SINAPl

00038383 SINAPl

CPU_A
UNINS

4,62UNINS

4,22UNINS
O0,092,06UNINS a

MO com LS => 16,54

299,13

LS ==» 0.00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

16.54

58.24
COt

Valof com BDI =>

2,0000000 Preço Total => 598,26Quant. =>

-0

c
tu



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICÃ
QuanL

1,0000000

Valor Unit

8,38

TotalUndDescrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
89408 SINAPI

2.4.5.12

8,38UNCPU

22.67 3,08H 0.135900088248 SINAPICPU_A

3,73ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 'SSO* GR

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PAFtA AGUA FRIA PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D‘AGUA EM FOLHA. GRAO 100

0,1359000

0,0071000

1,0000000

0,0080000

0.0302000

0,00

Valor com BDI =>

27.45

49,09

H88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00003529 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
0,34UNINS

0,730,73UNINS
55.61 0,44UNINS

2.06 0,06UNINS
MO com LS => 4,63LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,63

10,402.02

Preço Total => 20,802,0000000Quant. =>

Total

214,18

Valor Unit

214,18

Und Quant.

1,0000000
Código Banco
94701 SINAPI

Descrição

TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4.5.13
UNCPU

22.67 14,640,6460000H88248 SINAPICPU_A

27.45

168.36

16,02

55,61

17,73

168,36

0,6460000

1.0000000

0.4330000

0,1140000

0.0970000

0,00

Valor com BDI =>

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE SOLDÁVEL. PVC, 90 GRAUS. 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00007146 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UNINS

6.93UNINS
6,33UNINS

2,06 0,19UNINS
22,05

265,96

MO com LS =>LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22,05

51,78

Preço Total => 531,922,0000000Quant. =>

Valor Unlt

188,79

Total

188,79

Quant

1,0000000

UndDescrição

TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94702 SINAPI

2.4.5.14
UNCPU

22,67 14,640,6460000H88248 SINAPICPU_A

17,73

142.97

27,45

142,97

16,02

55,61

H 0,6460000

1,0000000

0,4330000

0.1140000

0.0970000

0,00

Valor com BDI =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE DE REDUCAO, PVC. SOLDÁVEL. 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GFIAO 100

88267 SINAPI

00007106 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU A

UNINS
6.93UNINS
6.33UNINS 3

0.192.06UNINS
(3J22,05

234,43

MO com LS =>LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22,05

45.64

5é- bÇ-fPreço Total => 468,86Quant => 2,0000000

T)

S C
x;

O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
Valor Unlt

15,66

Total

15,66

Und Quant.

1,0000000
Descrição

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA. PVC, SOLOÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

103968 SINAPI

2.4.5.15

UNCPU

0,0735000 22.67 1,66H88248 SINAPICPU_A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAÍÍES
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL. LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA/LIMPAOORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

2,01H 0,0735000

0,0141000

1,0000000

27.45

49.09

10.22

88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00000816 SINAPI

CPU_A
0.69UNINS

10.22UNINS

1.050,0190000

0,0165000

0,00

Valor com BDI =>

55,61UN00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

INS

0,032.06UNINS

MO com LS => 2.50MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,50 LS =>

19,443,78

2,0000000 Preço Total => 38,88Quant. =>

13.159,66

Total

89,16

89.16

55.30

110,71

CAIXA 00 MACROMEDIDOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.4.6

2.4.S.1 QuanL

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

89,16

22.54

MO com LS =>

UndCódigo Banco
93358 SINAPI

88316 SINAPI

m’CPU

HCPU_A
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21.55

LS =>

3,7500000 Preço Total => 415,16Quant. =>

TotalQuanL

1,0000000

Valor Unit

3,23

UndCódigo Banco
101617 SINAPI

Descrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATUFtAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOOUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08I20^ 5
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV ● CHI DIURNO. AF_08/2015

2.4.6.2

3,23m’CPU

28,21

22,54

35,67

1.43H 0,0507000

0,0760000

0.0016000

CPU_A

CPU_A
CPU A

88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

1,71H

0,05CHP

0.0016000 29,36 0,04CHICPU A 91534 SINAPI

MO com LS => 2,11LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.11

4,010,78

Preço Total => 10,02QuanL => 2,5000000

Total

26,45

QuanL

1,0000000

Valor Unit

26,45

UndCódigo Banco

93382 SINAPI

Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TFtANSPORTE DE ÁGUA- CHP DIURNO. AF_06/2014

2.4.6.3 O

m’CPU
CD

:^c1,700,0054000 315,73CHP5901 SINAPICPU_A

G T)



>)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA
CHI 0.0006000 78.08 0,04CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUC/\DO. PESO BRUTO TOT/VL 23,000 KG. CARGA ÚTIL MAXIMA

15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA- CHI DIURNO. AF_06/2014

CPU A 5903 SIN/VPI

17,720.7866000

0.1962000

22,54

35,67

HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

88316 SINAPl

91533 SINAPl

CPU_A

CPU_A 6,99CHP

MO com LS => 15,24

32,84

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

15,24 LS => 0,00

Valor com BDI =>6,39

2,3625000 Preço Tolal => 77,58Quant. =>

Total

2.160,08

QuanL

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

UndCódigo Banco

104488 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES. FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA. PÉ-DlREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM ● MONTAGEM, AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_O6/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

2.4.6.4

CPU

93,62 140,68m* 1,502700092419 SINAPlCPU A

180,28 377,07m* 2.091600092455 SIN/V^ICPU_A

275,565,0823000 54,22m’92514 SINAPlCPU_A

37.29KG 2,6967000 13,8392759 SINAPlCPU_A

12,94 13.59KG 1,050400092760 SINAPlCPU A

KG 0,5540000 12,09 6.6992761 SINAPlCPU_A

10,71 212.22KG 19,815200092762 SINAPlCPU_A

106.458,0102000 13,29KG92768 SINAPlCPU_A

12,40 171.37KG 13,820200092769 SINAPlCPU_A

513,02 513.02m’ 1,000000094971 SINAPlCPU_A

306,14 306,14m’ 1,0000000103670 SINAPlCPU_A

MO com LS => 530,22

2,682,38

530,22

522,30

LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI=>

^ 3
0,1250000 Preço Total => 335,29QuanL => rv

Valor Unit

60,04

Total

60,04

Und QuanL

1,0000000

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.4.6.S Código Banco
103323 SINAPl m*CPU

PD

O
tv
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
0,0104000 703,46 7.31ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMlDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE /M.VENARIA DE VEDAÇÃO, PRÊP/\RO MANUAL.
AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO O = *1,20 A 1,70' MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5' CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO. FUROS NA VERTICAL., 9

X 19X39CM (NBR 15270)

87369 SINAPICPU_A

0,5900000

0,2950000

0.4200000

28,21

22,54

16.64H88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A

CPU_A
6.64H

2,62 1.10MINS

0.20CENTO 0,0050000

13,6000000

40,3300037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

28.152,07UNINS

MO com LS => 17.25

74.55

LS => 0.00

Valor com BOI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17.25

14.51

Preço TolaI -> 894,60Ouant. => 12,0000000

TotalQuanL

1,0000000

Valor Unit

5,08

UndDescrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_0S/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E/^REIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
87878 SINAPI

2.4.6.6

5,08m'CPU

702,54 2,59m’ 0,003700087377 SINAPICPU_A

28,21

22,54

MO com LS =>

1.92H 0,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A
CPU A 0.57H

2,23MO sem LS =»

Valor do BDI =>

2,23 LS =>

6,301.22

151,2024,0000000 Preço Total =>QuanL =>

Valor Unit

24,82

Total

24,82

Und QuanL

1,0000000
Descrição

MASSA ÚNICA, PAFIA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Código Banco
87547 SINAPI

2.4.6.7

m'CPU

12.070,0213000 566,82m*ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREP/^RO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. >\F_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU_A

9.870,3500000

0,1280000

0,00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
2.88H

10.07

30,82

LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

10,07

6,00

' O

Preço Total => 739,68QuanL => 24,0000000

Total

487,40

Valor Unit

487,40

MO com LS =>

Und QuanLDescrição
CURVA FoFo 90 FF PAFtAÁGUA DN 100 PN10

Código Banco
13425 SEINFRA

2.4.6.8

UN 1,0000000INS

0.00LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

605.25Valor com BDI =>117,85 n

4^
N/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAÜTICA
Quant. => 4,0000000 Preço TolaI => 2.421,00

Valor Unit

478,83

MO coni LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0.00

Valor com BOI =>

Código Banco
13960 SEINFRA

Descrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L* 250

2.4.6.9

478,83UNINS

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

594,61115,78

Preço Total => 1.189,22Quant. => 2,0000000

Valor Unit

514,27

MO com LS

TotalUnd Quant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Código Banco

13892 SEINFRA

Descrição
JUNTA GIBAULT DN 100

2.4.6.10

514,27UNINS
0.00LS »>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

638.62124,35

Preço Total => 1.277,24Quant. => 2,0000000

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

4.196,62

MO com LS

Descrição

HIDRÒMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60mVh, Dn lOOmm - COMPLETO
Código Banco

18667 SEINFRA

2.4.6.11

4.196,62UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BOl=>

0.00

5.211,361.014,74

Preço Total => 5.211,36Quant => 1,0000000

Quant

1,0000000

Valor Unit

39,13

Total

39,13

UndDescrição
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO. FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA. DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÂMMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV- CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE M/VCIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

103138 SINAPI

2.4.6.12

CPU UN

276.98 20,13CHP 0.07270005928 SINAPICPU_A

78,05 11.34CHI 0,14540005930 SINAPICPU_A

22,67 1,41H 0,062600088248 SINAPICPU_A

6,250,2279000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

MO com LS =>

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88267 SINAPICPU_A
11,86

48,59

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS =>11,86

9,46

Preço Total => 437,31Quant => 9,0000000

122,72

Total

30,89

ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

Descrição
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

2.4.7

2.4.7.1 Valor Unit

30,89

Und Quant

1,0000000
Código Banco

100754 SINAPI m'CPU

30,71

37,43

27,93H 0.9097000

0,0792000

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO

88310 SINAPI

00043649 SINAPI

CPU_A
2,96LINS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA,ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
18,54 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 18,54

38,35

MO sem LS =>

Valor do BDI => 7,46

Preço Total => 122,72Quant. => 3,2000000

192.607,11

1.371,95

Total

POÇO PTP-15( TUBULAR PROFUNDO 08" x 248,00m)

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.S

2.5.1

Quant

1,0000000

0,0718000

0,0718000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

3,28

22,54

23,39

MO com LS =>

Und2.S.1.1 Código Banco

98524 SINAPI

88316 SINAPI

88441 SINAPI

3,28m'CPU
1,61H

CPU_A

CPU_A
1,67H

2,05MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,05 LS =>

4,070,79

429,79105,6000000 Preço Total =>Quant =>

Quant

1,0000000

Valor Unit

8,95

TotalUndDescrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M' - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M’ /111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO, AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO, AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUC/UDO C/tBINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇ/\MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO C/VBINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco

100982 SINAPI

2.5.1.2

8,95m’CPU

1.69CHP 0,0083000 204,715631 SINAPICPU_A

0,89CHI 0,0105000 84,805632 SINAPICPU_A

5,290,0198000 267.58CHP91386 SINAPICPU_A

78,67 1,08CHI 0,013800091387 SINAPICPU_A

1,27LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>MO sem LS ->

Valor do BDI =>

1,27

11,112,16

Preço Total => 234,64Quant => 21,1200000

Valor Unit

2,70

TotalUnd Quant

1,0000000
Descrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M‘, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁUCA- CHI DIURNO. /\F_06/2014

Código Banco
93569 SINAPI

2.5.1.3

2,70M3XKMCPU

0,0090000 267,58 2.40CHP
CPU_A 91386 SIN/V’!

78,67 0.30CHI 0.003900091387 SINAPICPU_A CD

5::
0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 0,340,34 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 3,350,65

T7

o
K>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.63% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Quant. => 211,2000000 Preço Total => 707,52

23.182,24

Total

2.160,08

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NAO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIFIA, PÉ-DlREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES,
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE lAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1;2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

2.5.2

2.5.2.1
Valor Unit

2.160,08

QuanL

1,0000000

Und
Código Banco

104488 PróprioCPU

140.681,5027000 93,62m’
92419 SINAPICPU_A

180,28 377.072,0916000m’
92455 SINAPICPU_A

54,22 275.565,082300092514 SINAPICPU_A

37,292,6967000 13,83KG
92759 SINAPICPU_A

12,94 13,59KG 1,060400092760 SINAPICPU_A

6,690,5540000 12,09KG
92761 SINAPICPU_A

10.71 212,2219.8152000KG92762 SINAPICPU_A

13,29 106,45KG 8,010200092768 SINAPICPU A

171,3713,8202000 12,40KG
92769 SINAPICPU_A

513,02 513,021,0000000m’
94971 SINAPICPU_A

306,14306,14m’ 1.0000000103670 SINAPICPU_A

MO com LS => 530,22

2.682,38

0.00

Valor com BDI =>

530,22

522,30

LS=>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

5.532,402,0625000 Preço Total =>Quant. ~>

Total

60,04

Valor Unit

60,04

QuanL

1,0000000

Und
Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Código Banco
103323 SINAPI

2.S.2.2
m'

CPU

703.46 7,31
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENT/VVIENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZAD/VZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1.70* MM,

MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7.5* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

0,0104000m’
87369 SINAPICPU_A

S"/' 3
n

16,6428,21

22,54

H 0.5900000

0,2950000

0,4200000

88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A

CPU_A
6.64H

1.102,62M
INS

40.33 0,200,0050000CENTO00037395 SINAPIINS
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.S25W0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
UN 13,6CXKX>00 2,07 28,15BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEOACAO. FUROS NA VERTICAL., 9

X 19 X 39 CM (NBR 15270)

00037592 SINAPIINS

MO com LS => 17,25

74.55

0.00

Valor com BDI =>

17,25

14,51

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Preço Total => 4.651,92QuanL => 62,4000000

TotalOuanL

1,0000000

Valor Unit

4,56

UndDescrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTCRNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
87879 SINAPI

2.5,2.3
4,56m’

CPU

2,07559,85m’ 0,003700087313 SINAPICPU_A

28,21

22,54

MO com LS =>

1,920,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
0,57H

1,911,91 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 5,661.10

Preço Total => 706,36124,8000000Quartt. =>

Total

14,48

Valor Unit

14,48

Quant.

1,0000000

UndCódigo Banco
88489 SINAPI

Descrição

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC/\RGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

2.S.2.4
m'

CPU

0.1631000

0,0544000

0,2285000

0,00

Valor com BDI =>

30.71

22,54

36,17

MO com LS =>

5.00H88310 SINAPI

88316 SINAPI

00007356 SINAPI

CPU_A

CPU_A
1.22H

8,26L
INS

4.084,08 LS=>MO sem LS =>

Valor do BDI=> 17.983.50

Preço Total => 2.243,90124,8000000Quant. =>

Total

83,25

QuanL

1,0000000

Valor Unit

83,25

UndDescrição

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

AF_07/2016

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERN^NTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SARRAFO *2.5 X 7,5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

TELA DE ACO SOLDADA NERVUR/V3A, CA-60. Q-196. (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA = 2.45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA =10X10 CM

Código Banco
94992 SINAPI

2.S.2.5
m’

CPU

27,86

28,21

22,54

494.64

2,710,0976000

0.1483000

0.2459000

0,0739000

H88262 SINAPI

88309 SINAPI

88316 SINAPI

94964 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

CPU_A

4,18H

5,54H

36,55m’

' o
1.773,940,4500000

0,0240000

1,0816000

M n
00004517 SINAPI

00005068 SINAPI

00007156 SINAPI

INS
20.99

29,59

0,50KGINS
32.00m*

INS

12,62

103,37

MO com LS =>LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

12.62

20,12

KC
~D

c

iv
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA,ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS i 112,68% (HOFIA) 69,90% (MÈS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
Quant. => 5,2800000 Preço Total => 545,79

Valor Unit

55,85

Total

55,85

Und Quant

1,0000000

Código Banco
92393 SINAPI

Descrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV-CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

r (14 X 1-) - CHP DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

r (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

AREIA MEDIA - POSTO J/^ZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25

CM X 25 CM, E = 6 CM. RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATUFU\L

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)

2.5.2.6

m’CPU

H 0,1239000

0,1239000

0,0041000

28.00

22.54

3,4688260 SINAPI

88316 SINAPI

91277 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

2,79H

CHP 8,79 0,03

0,64 0,03CHI 0,057800091278 SINAPICPU_A

CHP 0.0038000 9,62 0,0391283 SINAPICPU_A

CHI 0,0582000 1,01 0,0591285 SINAPICPU_A

m’ 0.0568000

1,0038000

77,50

44.37

4,4000000370 SINAPI

00000711 SINAPI

INS

44,53m’INS

0,53m’ 0,0066000

0,00

Valor com BDI =>

80,41

MO com LS =>

00004741 SINAPIINS

4,12MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,12 LS =>

69.3513.50

Preço Total => 866,87Quant. => 12,5000000

Quant

1,0000000

Valor Unit

556,29

Total

556,29

UndDescrição

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO

COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, MALHA 2” SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E
DOBRADIÇAS
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:0.5;4.5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPMRO MAJJUAL. AF_08/2019

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM
REOUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

Código Banco
100701 SINAPI

2.S.2.7

m'CPU

12,89H 0.4570000

0.2290000

0,0120000

28,21

22,54

675,64

88309 SINAPI

88316 SINAPI

88627 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

5,16H

8,10m’

m^ 1,0000000 530,14 530,1400004930 SINAPIINS

MO com LS => 13,59

690,80

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

13,59

134,51

LS => 0.00

Valor com BDI =>

● O

Preço Total => 8.635,00Quant. => 12,5000000
CD

Í-C138.286,41
Total

10.285,94

ADUTORA DE ÃGUA TRATADA

Descrição

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE OE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN

2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.5.3

2.5.3.1 Quant

1,0000000

Valor Unit

10.285,94

UndCódigo Banco

12032031 Próprio UNCPU

I^C329,40H 12,0000000 27.4588267 SINAPICPU_A

c
1^
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525W0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 12,0000000 22,67 272,04AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88248 SINAPICPU_A

65,07

166,38

65,07

166,38

UN 1.0000000

1,0000000

ADAPTADOR. PVC PBA, B0LSAff20SCA, JE, DN 100 / DE 110 MM

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 ('IO* BAR). DIÂMETRO

NOMINAL DE 100 MM, CONEXÃO DE 1/2"

VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16). 4', 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 ” (REF 1509)

UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE. DIÂMETRO 4"

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4"

CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP, DE 4" X 2"

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, '22,31 KG/M

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 4"

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE2"X 1"

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"

EXTREMIDADE PVC PBA. BF. JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351)

00000047 SINAPI

00012898 SINAPI

INS

UNINS

757,381,0000000 757,38UN00010415 SINAPIINS

1.028,00

1.591,20

793.11

1.339.82

413,94

1.315,00

347.23

1.258,32

43,54

401,88

163,63

409,68

12.773.08

UN 2,0000000

2,0000000

1,0000000

2,0000000

1,0000000

2,5000000

1,0000000

8,0000000

1,0000000

2,0000000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

514,00

795,60

793,11

669,91

413,94

526,00

347,23

157,29

43,54

200,94

163,63

MO com LS =>

00006027 SINAPI

00012431 SINAPI

00001800 SINAPI

00001780 SINAPI

00006315 SINAPI

00013142 SINAPI

00006300 SINAPI

00004183 SINAPI

00003925 SINAPI

00003934 SINAPI

00003073 SINAPI

INS

UNINS
UNINS

UNINS

UNINS
MINS

UNINS

UNINS
UNINS
UNINS

UNINS

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

409,68

2.487,14

LS =>

Preço Total => 12.773,081,0000000Quant. =>

TotalQuant.

1,0000000

0,0500000

0,00

Valor com BDI =>

Valor UnitUndDescrição

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Código Banco
99063 SINAPI

99061 SINAPI

2,5.3.2

5,60 5,60MCPU

112,11

MO com LS =>

5,60UN
CPU_A

2,26MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,26 LS =>

6,951.35

Preço Total => 6.045,24869,8200000Quant =>

Valor Unit

5,98

TotalUnd Quant.

1,0000000
Descrição

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA CPU POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP- CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
90091 SINAPI

2.5.3.3

5,98m’CPU

0,0172000 204.71 3,52CHP5631 SINAPICPU_A

1,63CHI 0,0193000 84,805632 SINAPICPU A

» -D0,0371000

0,00

Valor com BDI =>

22.54

MO com LS =>

0.83H88316 SINAPICPU_A = ^'31.21LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,21 O"

7,421,44 CD

'-.iC

^"5Preço Total => 4.426.03Quant. => 596,5000000

TotalQuant Valor UnitUndDescriçãoCódigo Banco2.5.3.4

5s
£>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURinCUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 ● M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
6,54m’ 1,0000000 6,54PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO DO SOLO

NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

101616 SINAPICPU

2,870,1020000

0,1531000

0,0036000

28,21

22,54

35,67

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

3,45H

0.12CHP

29,36 0.10CHI 0.003600091534 SINAPICPU_A

MO com LS => 4.27MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,27 LS => 0,00

Valor com BDI => 8.121,58

Preço Total => 7.062,93QuanL -> 869,8200000

Valor Unit

3,21

TotalUnd Quant.

1,0000000
Código Banco
97123 SINAPI

Descrição
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONÊXOES COM JUNTA ELASTlCA, EMBALAGEM DE

●400- GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

2.S.3.5

3,21MCPU

0,0737000

0.0737000

0,0096000

18,55

22,54

20.26

1.36H88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

CPU_A
CPU A 1,66H

0,19UNINS

MO com LS => 1.84MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,84 LS => 0,00

Valor com BDI => 3.980,77

Preço Total => 3.461,88QuanL => 869,8200000

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

55,23

MO com LS =>

UndDescrição

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15. DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

Código Banco
00036377 SINAPI

2.S.3.6

55,23MINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

68,5813,35

Preço Total => 59.652,25Quant. => 869,8200000

Valor Unit

13,17

Total

13,17

Und QuanL

1,0000000
Código Banco
104734 SINAPI

Descrição

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETTtOESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO: 0,26 MVPOTÉNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1.5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

2.5.3.7

m’CPU

●3

0,0382000 136,55 5.21CHPRETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88
HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. /U^_06/2014

O5678 SINAPICPU_A

'Â
0.0551000 57,07 3,14CHIRETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TFÍAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LIQ. 88

HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CPU_A 5679 SINAPI

í:.-=
●Sn

:>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS i 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHP 0,0054000 315,73 1.70CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE OE ÁGUA-CHI DIURNO. />iF_06/2014

5901 SINAPlCPU_A

78,08 0.04CHI 0,00060005903 SINAPlCPU_A

2.550,1135000

0,0614000

22,54HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

88316 SINAPl

91277 SINAPl

CPU_A

CPU_A
0.538,79CHP

MO com LS => 3,52LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

3,52

16.353,18

588,2300000 Preço Totól => 9.617,56QuanL =>

Valor Unit

8,95

TotalQuant.

1,0000000

UndDescrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M> - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇ/\MBA 0.80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁJdMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
100982 SINAPl

2.S.3.8

8,95m’
CPU

1,690.0083000 204,71CHP5631 SINAPlCPU_A

0,89CHI 0,0105000 84,805632 SINAPlCPU_A

267,58 5,29CHP 0,019800091386 SINAPlCPU_A

1,080,0138000 78,67CHI91387 SINAPlCPU_A

MO com LS => 1,270,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI ->

1,27 LS =>

11,112,16

91,876,2700000 Preço Total =>Quant. =>

TotalQuant.

1,0000000

Valor Unit

2,70

UndDescrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M>. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco

93589 SINAPl

2.5.3.9
2,70M3XKM

CPU

267.58 2,400,0090000CHP91386 SINAPlCPU_A

3
78.67 0,30CHI 0.0039000 n91387 SINAPlCPU A

CD

0,34
1^50,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,34 LS =>

3.350,65

§pPreço Total => 277,0482,7000000QuanL =>

T5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//(í8(y-40
OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Und Quant.

1,0000000

0,0180000

0,0060000

0,0010000

0,0030000

0,0060000

0,0180000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit Total
Código Banco

6465 ORSE

10549 ORSE

10554 ORSE

2449 ORSE

54 ORSE

00002696 SINAPI

00006111 SINAPI

Descrição

TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Encanador

Aluguel de bomba de drenagem - "darRa" - diâmetro 4" ●,potência = 5 cv
Encarregado de turma ● SICRO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

2.5.3.10

0,480,48mCPU

3.75 0.06h
CPU_A

CPU_A 3.66 0,02h

0,00h 5.68INS

18.28

19.07

13.65

MO com LS ->

0.05hINS
0,11HINS

0.24HINS
0.40LS “>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,40

0.590,11

Preço Total => 513,19Quant. => 869,8200000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

65,07

MO com LS =>

UndDescrição

ADAPTADOR, PVC PBA. A BOLSA OEFOFO JE DN 100 / DE 1 lOmm

2.5.3.11 Código Banco

00000047 SINAPI 65,07UNINS
0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

80,8015.73

Preço Total => 80,80Quant 1,0000000

Valor Unit

135,76

MO com LS =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0.00

Valor com BOI ->

Descrição

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
Código Banco

00001828 SINAPI

2.5.3.12

135,76UNINS

0,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 168,5832,82

Preço Total => 674,32Quant. => 4,0000000

TotalQuant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

1.885,87

MO com LS =>

UndDescrição

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

Código Banco
19826 SEINFRA

2.5.3.13

1.885,87UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

456,00 2.341,87

Preço Total => 2.341,87Quant. => 1,0000000

Total

690,13

Quant

1,0000000

Valor Unit

690,13

UndDescrição

REGISTRO DE GAVETA Cl FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO Cl VOLANTE

DN 100 PN16

2.5.3,14 Código Banco

15327 SEINFRA UNINS

O

MO com LS => 0,000,00 LS => 0.00

Valor com BDI

MO sem LS =>

Valor do BDI => 03857,00166,87

Preço Total => 857,00Quant => 1,0000000

TotalUnd Quant

1,0000000

0.00

Valor com BOI =>

Valor Unit

133,06

MO com LS =>

Descrição

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')
Código Banco

11929 SEINFRA

2.5.3.15

133,06UNINS

TILS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 O

C165,2332,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 165,23

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

Valor Unit

808,05

MO com LS =>

Total

808,05

0,00

1,003,43

UndDescrição

TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

Código Banco

16666 SEINFRA

2.5.3.16

UN
INS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

195,38

Preço Total => 1.003,43Quant. => 1,0000000

Valor Unit

535,90

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

Código Banco
13476 SEINFRA

2.5.3.17

535,90UNINS
0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

665.48129,58

Preço Total => 665,48QuanL => 1,0000000

Total

3.965,90

0,00

4.924,85

Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

3.965,90

MO com LS =>

UndDescrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L=5800

Código Banco
14468 SEINFRA

2.5.3.18
UN

INS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

958,95

3,0000000 Preço Total => 14.774,55Quant. =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

3.261,00

MO com LS =>

UndDescrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 ● L=4000

Código Banco

14464 SEINFRA

2.5.3.19

3.261,00UN
INS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

4,049,50788,50

Preço Total -> 4.049,50Quant => 1,0000000

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

TotalUnd
Código Banco

13960 SEINFRA

Descrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

2.5.3.20

478,83UN
INS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valtx do BDI =>

0,00

594,61115,78

2,0000000 Preço Total => 1.189,22Quant =>

Valor Unit

535,90

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

UndDescrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

Código Banco

13476 SEINFRA

2.5.3.21

535,90UN
INS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

665,48129,58 X T, —

^,7 -
ocr
n

Preço Total => 665,48Quant => 1,0000000

Valor Unit

786,30

MO com LS =>

TotalUnd QuantDescrição

TOCO Cl FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10
Código Banco

13992 SEINFRA

2.5.3.22

786,30UN 1,0000000INS
0,00LS => 0,00MO sem LS => 0,00

T)

O



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA,ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

Valor do BDl => 190,12 Valor com BDl => 976,42

Preço Total => 976,421,0000000QuanL=>

Valor Unit

27,72

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

UndDescrição
PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

Código Banco
14242 SEINFRA

2.5.3.23
27,72UNINS
0,00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00 LS =>

34,426.70

2.478,24Preço Total =>Quant. => 72,0000000

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Valor Unit

16,65

MO com LS =>

UndCódigo Banco
16428 SEINFRA

Descrição

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 PI ÁGUA
2.5.3.24

16,65UN
INS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BD1=>

0,00

20,674.02

Preço Total => 1.488,24Quant. => 72,0000000

Valor Unit

207,94
MO com LS =>

TotalQuant.

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

UndCódigo Banco

13856 SEINFRA

Descrição
FLANGE AVULSO DN 100 PN10

2.5.3.25

207,94UNINS
0.00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00 LS =>

258,2150,27

2.323,899,0000000 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unit

39,13

Total

39,13

Quant.

1,0000000

UndDescrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA. DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV-CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11.7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV-CH1 DIURNO. AF_06/2014

AUXILIAR DE ENC/VNADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

103138 SINAPI

2.5.3.26
UN

CPU

0,0727000 276,98 20,13CHP5928 SINAPICPU_A

78,05 11,34CHI 0.14540005930 SINAPICPU_A

22,67 1.410,0626000H68248 SINAPICPU_A

6.250,2279000

0,00

Valor com BDl =>

27,45

MO com LS =>
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H68267 SINAPICPU_A

11.86

48,59

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

11.86

9,46

631,67Preço Total =>Quant. => 13,0000000

n

6.594,06

Total

89,16

89.16

55,30

CAIXAS DE VENTOSAS/DESCARGA

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.5.4

2.5.4.1
Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

Und QuanL

1,0000000

3,9560000

Código Banco
93358 SINAPI

88316 SINAPI

m’
CPU

H
CPU_A

0,0055,30 LS =>MO sem LS =>

TJ

c
1^

I ò



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
Valor do BDl => 21,55 Valor com BDl => 110,71

Preço Total => 42,510,3840000Quant. =>

Total

1.270,04

1.270,04

440,69

1.577,13

Valor Unit

1.270,04

1.270.04

MO com LS =>

Quant.

1,0000000

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Und
Descrição

CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326)

Caixa para registro, tipo I. para diâmetros de 50 a lOOmm

Código Banco
5962 ORSE

5957 ORSE

2.S.4.2

un
CPU

un
CPU_A

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

440,69

307,09

Preço Total => 3.154,262,0000000Quant. =>

Total

726,44

726,44

Valor Unit

726,44

726,44

MO com LS =>

Quant

1,0000000

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

Und
Descrição
FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

Ventosa simples com rosca diam 1"

Código Banco
7065 ORSE

6428 ORSE

2.S.4.3
un

CPU
un

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,00

902,09175,65

Preço Total => 902,091,0000000Quant =>

TotalValor Unit

65,07

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Und
Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm
Código Banco

00000047 SINAPI

2.S.4.4
65,07UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BD1=>

0,00

80.8015,73

323,20Preço Total =>Quant => 4,0000000

Total

23,97

Valor Unit

23,97

Quant

1,0000000

Und
Descrição

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA. DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4'.
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

Código Banco

104034 SINAPI

2.S.4.5

UN
CPU

5,9718,55

22,54

15,68

0,3221000

0,1031000

1,0000000

H
88246 SINAPI

88316 SINAPI

00001427 SINAPI

CPU_A

CPU_A
2,32H

15,68UN
INS

MO com LS => 5,000,00

Valor com BDl =>

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

5,00

29,765,79

Preço Total => 29,761,0000000Quant =>

TotalValor Unit

24,60

22,67

Und Quant

1,0000000

0.1980000

Descrição
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1""

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
052282 SBC

88248 SINAPI

2.S.4.6
O24,60UN

CPU n

4,48H
CPU_A

5.4327,45

14.50

0,1980000

1,0000000

1,2770000

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY V

FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m

H
88267 SINAPI

004152 SBC

004636 SBC

CPU_A
14.50UN

INS

Pc

0,15 0.19M
INS

6,75MO com LS =>LS => 0,00MO sem LS => 6,75



>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
5,94 Valor com BDI => 30,54Valor do BDI =>

2,0000000 Preço Total => 61,08Quant. =>

Valor Unít

550,87

Total

550,87

QuanL

1,0000000

UndDescrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO, ROSCÁVEL, 4" ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
AUXILI/^ DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94501 SINAPI

2.S.4.7

UNCPU

22,67 16,37H 0,722500068248 SINAPICPU A

27.45

14.93

514.00

MO com LS =>

19,830,7225000

0,0452000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 ’ (REF 1509)

88267 SINAPI

00003148 SINAPI

00006027 SINAPI

CPU_A
0,67UNINS

514,00

24,65

684,07

UNINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

24.65

133,20

Preço Total => 1.368,142,0000000Quant. =>

Valor Unít

574,19

23.67

30.60

432.94

MO com LS =>

Total

574,19

85.78

55,47

432,94

94,11

713,02

QuanL

1,0000000

3,6240000

1,8130000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 ● 66CM

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 66cm

Código Banco

059312 SBC

88247 SINAPI

88264 SINAPI

007732 SBC

2.S.4.8

UNCPU

HCPU_A

CPU_A H

UNINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

94.11

138.83

Preço Total *> 713,021,0000000Quant. =>

9.890,07

Total

89,16

89,16

55.30

110.71

CAIXA DO CLORADOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/^ÍES

2.5.5

2.5.5.1 Quant.

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

89,16

22.54

MO com LS =>

UndCódigo Banco
93358 SINAPI

88316 SINAPI

m’CPU
H

CPU_A
LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21,55

261,552,3625000 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unit

3,23

TotalQuant

1,0000000

UndDescrição

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M E MENOR QUE 2.5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Código Banco
101617 SINAPI

2.S.5.2

3,23m*CPU

1,430,0507000

0.0760000

0,0016000

28,21

22,54

35,67

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1.71H

0,05CHP

29.36 0,04CHI 0,001600091534 SINAPICPU_A

0,00 MO com LS => 2.112,11 LS =>MO sem LS =>



) y

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPUJWA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA,ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA
Valor do BDI => 0,78 Valor com BOI => 4,01

5,2500000 Preço Total => 21,05Quant. =>

Total

26,45

QuanL

1,0000000

Valor Unit

26,45

UndDescrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA ● CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015

2.5.5.3 Código Banco
93382 SINAPI m’CPU

315,73 1.70CHP 0,00540005901 SINAPICPU A

78,08 0,04CHI 0,0006000
CPU_A 6903 SINAPI

22,54

35,67

17,720,7866000

0,1962000

H88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A
6,99CHP

MO com LS => 15,24

32,84

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

15,24

6.39

77,582,3625000 Preço Total =>QuanL =>

Valor Unit

2.160,08

Total

2.160,06

Quant

1,0000000

UndDescrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PIÜ\R OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PIL^R OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCION/M DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3;2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021

2.5.5.4 Código Banco

104488 Próprio m’CPU

1,5027000 93,62 140,6892419 SINAPICPU_A

377,072,0916000 180,28m'92455 SINAPICPU A

275,565,0823000 54,22m*92514 SINAPICPU_A

13,83 37,29KG 2,696700092759 SINAPICPU_A

12,94 13,59KG 1,050400092760 SINAPICPU_A

12,09 6,69KG 0,554000092761 SINAPICPU_A

10.71 212,22KG 19.815200092762 SINAPICPU_A

106,45KG 8,0102000 13.29 ~ 7: sCPU_A 92768 SINAPI
O
r>

12,40 171.37KG 13,8202000 CÔ92769 SINAPICPU_A

513,02 513,021,0000000m’94971 SINAPICPU_A

Sc
Nj
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC . 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe.SEINFRA ■ 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

L/U^ÇAMENTO COM USO DE BALDES, /VDENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

1,0000000 306,14 306,14103670 SINAPICPU_A

LS=> MO com LS => 530,22

2.682,38

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530.22

522,30

0,00

Valor com BDI =>

Preço Total =>Quant. => 1,0500000 2.816,49

QuanL

1,0000000

Valor Unlt

60,04

Total

60,04

UndDescrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.S.5.5 Código Banco

103323 SINAPI m*CPU

7,31ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL,
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO /TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO. FUROS NA VERTICAL,, 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

m’ 0,0104000 703,4687369 SINAPICPU_A

H 0,5900000

0,2950000

0,4200000

28,21

22,54

16,6488309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A
CPU A 6,64H

M 2,62 1.10INS

CENTO 40,330,0050000

13,6000000

0,2000037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

2,07 28,15UNINS

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 17,25

74,55

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17.25

14,51

Quant. => 6,0255000 Preço Total => 449,20

Und Quant.

1,0000000

Valor Unit

5,08

TotalCódigo Banco

87878 SINAPI

Descrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTCRNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.5.S.6

m' 5,08CPU

0,0037000 702,54 2,59m’87377 SINAPICPU_A

H 0,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

1,9288309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A
CPU A 0,57H

LS => 2,23MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,23

1.22 6,30

Quant. => 12.0510000 Preço Total => 75,92

Quant.

1,0000000

Valor Unlt

24,82

Total

24,82

UndCódigo Banco

87547 SINAPI

Descrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA OE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

2.S.5.7

m' 3; "OCPU

X ^ 3

ARGAMASSA TFIAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E/\REIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

566,82 12,07m’ 0,021300087292 SINAPICPU_A

nH 0,3500000 28,21 9,8788309 SINAPICPU A

N)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ;01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 0,1280000

0,00

Valor com BDI =>

22,54

MO com LS =>

2,88SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316 SINAPICPU_A
10,07

30,82

MO sem LS ~>

Valor do BOI =>

10,07 LS=>

6.00

Preço TolaI => 742,82QuanL => 24,1020000

Quant

1,0000000

Valor Unit

732,26

Total

732,26

UndCódigo Banco
8722 ORSE

Descrição

HIPOCLORADORI BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 UH E
PRESÃO DE OÀ 15 BAR

Encargos Complementares - Eletricista

Hipodorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazáo de 0,5 à 15 l/h e pressão de 0 à 15 bar

2.5.5.8

un
CPU

3,60 3,60h 1,0000000

1,0000000
10552 ORSE

8979 ORSE

CPU_A
707,63707,63un

INS

21,03

MO com LS =>

21.03

21,03

909,32

H 1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

ELETRICISTA (HORISTA)00002436 SINAPIINS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

21,03

177,06

LS =>

909,321,0000000 Preço Total =>Quant. =>

Total

113,66

Valor Unit

113,66

Und QuanL

1,0000000
Descrição

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

94655 SINAPI

2.5.S.9
M

CPU

22,67 12.19H 0,538000088248 SINAPICPU_A

27,45

91,99

14,76

86,65

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC, SOLDÁVEL. DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

0,5380000

0,9420000

0,0300000

0.00

Valor com BOI =>

H88267 SINAPI

00009870 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU A
M

INS
2,06 0.06UN

INS
18.35

141,14

MO com LS =>18,35

27,48

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Preço Total => 141,14Quant => 1,0000000

Total

550,87

Valor Unit

550,87

Und QuanL

1,0000000
Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94501 SINAPI

2.5.5.10
UN

CPU

22,67 16.370,7225000H88248 SINAPICPU_A

19,830,7225000

0,0452000

1.0000000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

14.93

514,00

MO com LS =>

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C>

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)

88267 SINAPI

00003148 SINAPI

00006027 SINAPI

CPU_A
0,67UN

INS
514,00

24,65

684,07

UN
INS

24,65

133,20

LS =>MO sem LS =>

Valor do BOl=> 3

CD
Preço Total => 2.736,284,0000000QuanL =>

TotalValor UnitQuanLUndDescriçãoCódigo Banco2.5.5.11

i^j
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe.SElNFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANAÜTICÃ
240,89UN 1,0000000 240,69JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF„06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

94686 SINAPICPU

0,4850000 22,67 10,99H88248 SINAPICPU_A

13,31

207,66

H 0,4850000

1,0000000

0,2890000

0,0760000

0,0480000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

207,66

16,02

55,61

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO PVC. SOLDÁVEL, 90 GRAUS. 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D’AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00003530 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU A
UN

INS
4,62UNINS

4,22UN
INS

2,06 0,09UNINS

MO com LS => 16,54

299,13

MO sem LS ~>

Valor do BDI =>

16,54

58,24

LS =>

Preço Total => 598,26QuanL => 2,0000000

TotalUnd QuanL

1,0000000

Valor Unit

8,38
Descrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
89408 SINAPI

2,5.5.12

6,38UNCPU

0,1359000 22,67 3,08H88248 SINAPICPU_A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM '850* GR

JOELHO PVC, SOLDÁVEL. 90 GRAUS, 25 MM. COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

ÜXAO'AGUAEM FOLHA, GRAO 100

0.1359000

0.0071000

1.0000000

0,0080000

0,0302000

0,00

Valor com BDI =>

27.45

49,09

3,73H88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00003529 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
0,34UNINS

0.73

0,44

0.73UN
INS

55,61UNINS

2,06 0,06UNINS
MO com LS => 4,63MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,63 LS =>

10,402,02

Preço Total => 20,80QuanL => 2,0000000

Total

214,18

QuanL

1,0000000

Valor Unit

214,18

UndDescrição

TÉ. PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94701 SINAPI

2.5.5.13
UNCPU

22,67 14,64H 0,646000088248 SINAPICPU_A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PAFLA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

27,45

168,36

16,02

55.61

17,73

168,36

H 0,6460000

1,0000000

0.4330000

0,1140000

0.0970000

0,00

Valor com BDI =>

88267 SINAPI

00007146 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UN

INS
6,93UN

INS
6,33UNINS

0,19UN 2,06 dINS
rv

MO com LS => 22,05

265.96

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22,05

51,78
03

§5.Preço Total => 531,92QuanL => 2,0000000

TotalUnd QuanL Valor Unit
DescriçãoCódigo Banco2.5.5.14

NJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ■ MA

CNPJ: 01.612.525//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS i SINAPI ● 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% ÍHORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICÃ
1.0000000 188,79 188,79UNTÉ DE REDUÇÃO. PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

94702 SINAPICPU

14,640.6460000 22,67H88248 SINAPICPU_A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GFIAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADOFRA / LIMPAOORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3

LIXA 0'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

27,45

142,97

16,02

55,61

17.73

142,97

H 0.6460000

1.0000000

0.4330000

0.1140000

0,0970000

0,00

Valor com BDI =>

88267 SINAPI

00007106 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UN

INS
6,93UNINS

6,33UN
INS

0,19UN 2,06INS

22,05

45.64

LS => MO com LS => 22,05

234,43

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,0000000 Preço Total => 466,86Quant. =>

Valor Unit

15,66

Total

15,66

Und QuanL

1,0000000
Código Banco

103966 SINAPI

Descrição

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÃVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.S.S.15

CPU UN

0,0735000 22.67 1,66H88248 SINAPICPU_A

2.010.0735000

0,0141000

1,0000000

27,45

49.09

10.22

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SOLUCAO PREPARADOFÍA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00000816 SINAPI

CPU_A
0,69UN

INS

10,22UNINS

1,050,0190000

0,0165000

0.00

Valor com BDI =>

55,61UN00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

INS
0,032,06UNINS

MO com LS => 2,50LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,50

19,443.78

2,0000000 Preço Total => 38,88Quant. ->

13.159,66

Total

89,16

89,16

55,30

110.71

CAIXA DO MACROMEDIDOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.5.6

2.5.6.1
Valor Unlt

69,16

22.54

MO com LS =>

Und Quant.

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco

93358 SINAPI

88316 SINAPI

m*
CPU

H
CPU_A

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21,55

415,163,7500000 Preço Total =>QuanL =>

33 z:?
“ oTotalQuanL

1,0000000

Valor Unit

3,23

UndDescrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATUFIAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV ● CHP DIURNO. AF_08/2015

Código Banco
101617 SINAPI

2.S.6.2 rt

3,23m’ CDCPU

Sc
^‘20,0507000

0,0760000

0,0016000

28,21

22,54

35.67

1,43H88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1,71H

ri

0,05CHP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHI 0,0016000 29.36 0.04COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV. CHI DIURNO. AF_O8/2015
91534 SINAPlCPU_A

MO com LS => 2.11MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS => 0,00

Valor com BDI =>

2.11

4,010,78

Preço Total => 10,02Quant. => 2,5000000

Valor Unit

26,45

Total

26,45

Und QuanL

1,0000000
Código Banco

93382 SINAPl

Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15,935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA- CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENC/VÍGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

2.S.6.3

m’CPU

315,73 1.70CHP 0.00540005901 SINAPlCPU_A

CHI 0,0006000 78,08 0,045903 SINAPlCPU_A

0.7866000

0.1962000

22,54

35,67

17,72H88316 SINAPl

91533 SIN/^I

CPU_A

CPU_A
CHP 6,99

MO com LS => 15.24

32,84

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

15,24 LS => 0,00

Valor com BDI =>6.39

77,582,3625000 Preço Total =>Quant. =>

QuanL

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

Total

2.160,08

UndCódigo Banco

104488 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VTGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO /URMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

2.S.6.4

m’CPU

1,5027000 93.62 140.68m’92419 SINAPlCPU_A

180,28 377.07m’ 2,091600092455 SINAPlCPU_A

5,0823000 54,22 275.56m’92514 SINAPlCPU_A

13,83 37,29KG 2,696700092759 SINAPlCPU_A

KG 1,0504000 12.94 13,5992760 SINAPlCPU_A

0.5540000 12,09 6,69KG92761 SINAPlCPU A

212,22KG 19.8152000 10,7192762 SINAPlCPU_A 5: ^ O
n

COKG 8,0102000 13,29 106,4592768 SINAPlCPU_A

12.40 171,37KG 13,820200092769 SINAPlCPU A

o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPl - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m’ 1,0000000 513,02 513,02CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ /^REIA MEDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

94971 SINAPlCPU_A

1,0000000 306,14 306,14m’103670 SINAPlCPU_A

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 530,22

2.682,38

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522,30

335,290,1250000 Preço TolaI =>Quani. =>

QuanL

1,0000000

Valor Unít

60,04

Total

60,04

UndDescrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Código Banco

103323 SINAPl

2.5.6.S
m’CPU

703,46 7.31m’ 0,0104000ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNIC/VASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO M/VgUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM.

MALHA 15 X 15 MM. (C X L) '50 X 7.5* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL., 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

87369 SINAPlCPU_A

28,21

22,54

16,64H 0,5900000

0,2950000

0,4200000

68309 SINAPl

88316 SINAPl

00034557 SINAPl

CPU_A

CPU_A
6,64H

1,102,62M
INS

0.20CENTO 0,0050000

13,6000000

40,3300037395 SINAPl

00037592 SINAPl

INS
2,07 28,15UNINS

MO com LS ==● 17,25

74,55

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17,25

14,51

LS => 0,00

Valor com BDI =>

Preço Total => 694,60Quant. => 12,0000000

Valor Unit

5,08

TotalQuanL

1,0000000

UndCódigo Banco
87878 SINAPl

Descrição

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTAiRES

2.5.6.6

5,08m*CPU

702,54 2,59m’ 0,003700087377 SIN/kPICPU_A

28,21

22,54

MO com LS =>

1,920,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

H88309 SINAPl

88316 SINAPl

CPU_A

CPU_A
0,57H

2,23LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,23

6,301.22

Preço Total => 151,2024,0000000QuanL =>

QuanL

1,0000000

Valor Unlt

24,82

Total

24,82

UndDescrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Código Banco
87547 SINAPl

2.5.6.7
m' OCPU

(

t

1.5^(r>^

Rc
Fj

Kl
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.S25//0001 -40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m’ 0.0213000 566,82 12.07ARG/^ASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E/\REIA MEDIA UMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE N^DAÇÃO. PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA400 L. AF_08/2019

87292 SINAPICPU_A

9.870.3500000

0.1280000

0.00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

HPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC/VRGOS COMPLEMENTARES

88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
2,88H

10,07

30,82

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

10,07 LS =>

6.00

739,68Quant. => 24,0000000 Preço Total =>

Total

487,40

QuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

487,40

MO com LS =>

UndCódigo Banco
13425 SEINFRA

Descrição

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
2.5.6,8

UNINS
LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

605,25117,85

2.421,00Quant. => 4,0000000 Preço Total =>

Und QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

Total

478,83
Descrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 ● L= 250

Código Banco

13960 SEINFRA

2.S.6.9

UNINS

LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

594,61115,78

Preço Total => 1.189,22Quant. => 2,0000000

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

514,27

MO com LS =>

Descrição

JUNTAGIBAULTDN 100

Código Banco

I3892 SEINFRA

2.5.6.10

514,27UNINS

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

638.62124,35

Preço Total => 1.277,24QuanL => 2,0000000

QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

4.196,62

MO com LS =>

TotalUndDescrição

HIDRÕMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m*/h, Dn lOOmm ● COMPLETO

Código Banco

18667 SEINFRA

2.5.6.11

4.196.62UNINS

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

5.211.361.014,74

QuanL => 1,0000000 Preço Total => 5.211,36

Total

39,13

QuanL

1,0000000

Valor Unit

39,13

UndCódigo Banco

103138 SINAPI

Descrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM. JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV- CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALC/\NCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV-CHI DIURNO. AF_06/2014

2.5.6.12
35 T -o

= 7'
UNCPU

o

276,98 20,13CHP 0.07270005928 SINAPICPU_A

r |(n
78,05 11,34CHI 0,14540005930 SINAPICPU_A

'Og
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABAST6CCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA

H 0,0626000 22,67 1.41AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88248 SINAPICPU_A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 27.45

MO com LS =>

6.25H 0,2279000

0,00

Valor com BDI =>

88267 SINAPICPU_A
11.86

48.59

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

11.86

9,46

437,31Quant => 9,0000000 Preço TolaI =>

122,72

Total

30,89

ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

Descrição

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

2.5.7

2.5.7.1 Valor Unít

30,89

Und Quant

1,0000000
Código Banco
100754 SINAPI m'CPU

30,71

37,43

MO com LS =>

27,930.9097000

0,0792000

0,00

Valor com BDI =>

HPINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO

CPU A 88310 SINAPI

00043649 SINAPI 2,96LINS

18,54

38,35

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI = >

18,54

7,46

Preço Total => 122,723,2000000Quant. =>

224.929,33

1.371,95

Total

POÇO PTP-16( TUBULAR PROFUNDO 08" * 250,OOm)

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6

2.6.1

Valor UnitUnd Quant

1,0000000

0,0718000

0,0718000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco
98524 SINAPI

88316 SINAPI

88441 SINAPI

2.6.1.1

3,28 3,28m’CPU

22.54

23.39

MO com LS =>

1.61H
CPU_A

CPU_A 1.67H

2.05LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.05

4.070.79

Preço Total => 429,79Quant => 105,6000000

Quant

1,0000000

Valor Unit

8,95

TotalUndCódigo Banco

100982 SINAPI

Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M= - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0.80 M* /111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCAOO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. /\F_06/2014

2.6.1.2

8,95m*CPU

1,690,0083000 204,71CHP5631 SINAPICPU_A

84,80 0,89CHI 0,01050005632 SINAPICPU_A
3

5.290,0198000 267.58CHP91386 SINAPICPU_A

CHI 0,0138000 78,67 1,0891387 SINAPICPU_A

”^0
."^c1,270,00 MO com LS =>MO sem LS => 1,27 LS =>

T3

<-Ckc
kj
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe.SElNFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% |MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICÃ
2,16 Valor com BDI => 11,11Valor do BDl =>

Preço Total => 234,64Quant. => 21,1200000

TotalValor UnitUnd QuanL

1,0000000
Descrição
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M*. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Bartco

93589 SINAPI

2.6.1.3

2,70 2,70M3XKM
CPU

267,58 2,40CHP 0,009000091386 SINAPICPU_A

78,67 0,30CHI 0,003900091387 SINAPICPU_A

MO com LS => 0,34LS => 0,00

Valor com BDl =>

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,34

3,350,65

Preço Total => 707,52211,2000000Quant. =>

47.757,86

Total

62,95

URBANIZAÇAO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
Descrição

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,OOM ● 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10- - CHP DIURNO. AF_08«015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PAfRA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AFJO/2018
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA , ANGELIM,
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO ● BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

TABUA *2,5 X 23' CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

2.6.2
Quant

1,0000000

Valor Unit

62,95

Und
Código Banco
99059 SINAPI

2.6.2.1
M

CPU

8,250,3563000

0,7125000

0,0039000

23,17

27,86

29,80

H
88239 SINAPI

88262 SINAPI

91692 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

19,85H

0,11CHP

0,470,0168000 28,52CHI91693 SINAPICPU_A

455,70 2,09m’ 0,004600094974 SINAPICPU_A

3,902,60UN 1,5000000

0.7445000
99062 SINAPI

00004417 SINAPI

CPU_A
6,038,11M

INS

12,010,4125000 29,13M00004433 SINAPIINS

2,320,1110000

0,0256000

0,5500000

0,00

Valor com BDl =>

20,99

36,17

12,74

MO com LS =>

KG00005068 SINAPI

00007356 SINAPI

00010567 SINAPI

INS
0,92L

INS
7,00M

INS
22,36

78,17

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

22,36

15,22

Preço Total => 1.977,70Quant => 25,3000000

Total

89.16

Valor Unit

89,16

Und Quant

1,0000000
Código Banco
93358 SINAPI

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

2.6.2.2

m’
CPU

89,163,9560000 22,54HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316 SINAPICPU A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ;01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe.SElNFRA - 027
ENCARGOS SOCI/US NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOt; 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALlTlCÃ
MO sem LS =>

Valof do BDI =>

55,30

21,55

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 55,30

110,71

12,1440000 Preço Total => 1.344,46QuanL =>

Total

2.160,08

Quant

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

Und
Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA. PÉ-DlREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU \flGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LA)E DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

Código Banco

104488 Próprio

2.6.2.3
m’

CPU

93,62 140,681.5027000m’
92419 SINAPICPU_A

377,07180,28m* 2.091600092455 SINAPICPU_A

275,565,0823000 54.22m’
92514 SINAPICPU_A

37,2913,83KG 2,696700092759 SINAPICPU_A

13,591,0504000 12,94KG92760 SINAPICPU_A

12.09 6,690,5540000KG92761 SINAPICPU_A

10,71 212,22KG 19,815200092762 SINAPICPU_A

106,458.0102000 13,29KG
92768 SINAPICPU_A

12,40 171,3713.8202000KG
92769 SINAPICPU_A

513,021.0000000 513,02m’
94971 SINAPICPU_A

306.14 306,141,0000000m'
103670 SINAPICPU_A

MO com LS => 530.22

2.682.38

0,00

Valor com BDI =>

530,22

522,30

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

6.675,102,4885000 Preço Total =>QuanL ->

Total

60,04

QuanL

1,0000000

Valor Unit

60,04

Und
Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
103323 SINAPI

2.6.2.4
m'

CPU O

ÕO
7.31703,46m’ 0,0104000 C87369 SINAPICPU_A \

16,640,5900000

0,2950000

28,21

22,54

H
88309 SINAPI

88316 SINAPI 2: 9
^9

CPU_A

CPU_A
6,64H

●Kl

O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPUJVIA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA
M 0.42(K)000 2,62 1,10TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1.70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO. FUROS NA VERTICAL,, 9
X 19X39 CM (NBR 15270)

00034557 SINAPIINS

CENTO 0,0050000

13,6000000

40,33 0,2000037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS
2,07 28,15UN

INS

MO com LS => 17,25

74,55

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17,25

14,51

LS => 0.00

Valor com BOI =>

Preço Total => 8.528,52Quant. => 114,4000000

Valor Unit

4,56

TotalQuant.

1,0000000

Und
Descrição

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

87879 SINAPI

2.6.2.5
4,56m*

CPU

2.070,0037000 559.85m’
87313 SINAPICPU_A

28.21

22.54

MO com LS =>

1.92H 0,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
0.57H

1,91LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,91

5,661,10

Preço Total => 1.295,00Quant => 228,6000000

Quant

1,0000000

Valor Unít

14,48

Total

14,48

Und
Descrição

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

Código Banco
88489 SINAPI

2.6.2.6

CPU
m’

30,71

22,54

36,17

MO com LS =>

5,00H 0.1631000

0.0544000

0,2285000

0,00

Valor com BDI =>

88310 SINAPI

88316 SINAPI

00007356 SINAPI

CPU_A

CPU_A
1,22H

8,26L
INS

4,08LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

4,08

17,983,50

Preço Total => 4.113,82Quant => 228,8000000

Valor Unít

83,25

Total

83,25

Quant

1,0000000

Und
Descrição

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF 07/2016

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1;2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDI/V BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. AF_05/2021
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO ● BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA = 2.45 M. ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

Código Banco
94992 SINAPI

2.6.2.7
m'

CPU

2,710,0976000

0,1483000

0,2459000

0,0739000

27,86

28,21

22,54

494,64

H
88262 SINAPI

88309 SINAPI

88316 SINAPI

94964 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

CPU_A

— ^4,18H O

5,54H

36,55m’

—1,770.4500000

0,0240000

1,0816000

3,94M
00004517 SINAPI

00005068 SINAPI

00007156 SINAPI

INS
0,50KG 20.99

29.59
INS

32,00 nm'
INS

"U
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

12,62

20.12

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 12.62

103.37

Preço Total => 4.279,51Quant. => 41,4000000

Total

55,85

Quant

1,0000000

Valor Unit

55,85

UndDescrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV-CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

r (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA OE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO
OE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PfiJRA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE

r (14 X 1") ● CHI DIURNO. AF_08/2015

AREIA MEDIA- POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL. 25

CM X 25 CM. E = 6 CM, RESISTÊNCIA OE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Código Banco
92393 SINAPI

2.6.2.8
m'CPU

H 0.1239000

0.1239000

0.0041000

28,00

22,54

3,4688260 SINAPI

88316 SINAPI

91277 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

2,79H

CHP 8,79 0,03

0,03CHI 0.0578000 0,6491278 SINAPICPU_A

CHP 0,0038000 9,62 0,0391283 SINAPICPU_A

0.05CHI 0.0582000 1.0191285 SINAPICPU_A

77,50

44,37

m’ 0,0568000

1,0038000

4,4000000370 SINAPI

00000711 SINAPI

INS

44,53m*
INS

80,41

MO com LS =>

0,53m’ 0,0066000

0,00

Valor com BDI =>

00004741 SINAPIINS

4,12LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,12

69,3513,50

Quant => 157,3000000 Preço Total => 10.908,75

Quant

1,0000000

Valor Unit

556.29

Total

556,29

Und
Código Banco
100701 SINAPI

Descrição

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO

COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, MALHA 2" SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E
DOBRADIÇAS

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GFtADIL FERRO. COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4". COM
REQUAORO E GUARNICAO - COMPLETO ● ACABAMENTO NATURAL

2.6.2.9
m*

CPU

28,21

22,54

675,64

12.89H 0.4570000

0,2290000

0,0120000

88309 SINAPI

88316 SINAPI

88627 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

5.16H

8.10m*

1.0000000 530,14 530.14m’00004930 SINAPIINS

MO com LS => 13,59

690.80

13,59

134,51

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Preço Total => 8.635,00Quant. => 12,5000000

145.864,82

Total

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

Descrição

2.6.3

2.6.3.1 Quant Valor UnitUnd
^CCódigo Banco

"D

SC
!SJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
UN 1,0000000 10.285,94 10.285,94FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO D1N

2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

12032031 PróprioCPU

329,40

272,04

27,45

22,67

H 12.0000000

12.0000000

88267 SINAPI

88248 SINAPI

CPU_A

CPU_A
H

65,07

166,38

65,07

166,38

1.0000000

1,0000000

UNADAPTADOR, PVC PBA, BOLSAff^OSCA. JE. DN 100/ DE 110 MM

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA 'IO' KGF/CM2 CIO* BAR). DIÂMETRO

NOMINAL DE 100 MM. CONEXÃO DE 1/2"

VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

REGISTRO GA\^TA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)

UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE. DIÂMETRO 4“

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4"

CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 4" X 2"

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEOULE 80, *22,31 KG/M

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4*

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 2" X 1"

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 4" X 3”

EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/DE 110 MM (NBR 10351)

00000047 SINAPI

00012898 SINAPI

INS

UNINS

757.381,0000000 757,38UN00010415 SINAPIINS

514,00

795,60

793,11

669,91

413,94

526,00

347,23

157,29

43,54

200,94

163,63

MO com LS =>

1.028.00

1.591.20

793.11

1.339,82

413,94

1.315,00

347,23

1.258,32

43,54

401,88

163,63

409,68

12.773.08

2,0000000

2,0000000

1,0000000

2,0000000

1,0000000

2,5000000

1,0000000

8.0000000

1,0000000

2,0000000

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

UN00006027 SINAPI

00012431 SINAPI

00001800 SINAPI

00001780 SINAPI

00006315 SINAPI

00013142 SIN/VPI

00006300 SINAPI

00004183 SINAPI

00003925 SINAPI

00003934 SINAPI

00003073 SINAPI

INS
UNINS

UNINS
UN

INS
UNINS
M

INS
UNINS

UNINS

UNINS

UNINS

UNINS

409,68

2.487,14

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Preço Total => 12.773,081,0000000Quant. =>

TotalValor UnitQuanL

1,0000000

0,0500000

0.00

Valor com BDI =>

UndDescrição

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTUFtAOE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Código Banco
99063 SINAPI

99061 SINAPI

2.6.3.2

5,605,60MCPU
5,60112,11

MO com LS =>

UN
CPU_A

2,26LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,26

6,951,35

Preço Total => 6.543,70941,5400000Quant. =>

Valor Unit

5,96

TotalQuant.

1,0000000

UndDescrição

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA CPU POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO
DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

ESCAV/VDEIFtA HIDFtÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP ● CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,60 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP ● CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENC/VRGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
90091 SINAPI

2.6.3.3
5,98m’CPU

204,71 3,520.0172000CHP5631 SINAPICPU_A X — 1

c. 7: 3
c*.1,6384.80CHI 0.01930005632 SINAPICPU_A

CD
22,54

MO com LS =>

0,830,0371000

0,00

Valor com BDI =>

H88316 SINAPICPU_A
1.21LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1.21

7.421,44

4.862,10Preço Total =>Quant. => 655,2700000

NJ

O
N»
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525Í/0001 -40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) 801; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

Valor Unit

6,54

Total

6,54

Und QuanL

1,0000000
Descrição

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO

NATURAL). AF_08/2020

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/^ES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.
POTÊNCIA4 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.
POTÊNCIA4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Código Banco
101616 SINAPI

2.6.0.4

m'CPU

28,21

22,54

35,67

2,870.1020000

0.1531000

0,0036000

H68309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

3,45H

0,12CHP

29,36 0,10CHI 0,003600091534 SINAPICPU_A

MO com LS => 4,274,27 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDl => 8,121,58

Preço Total => 7.645,30941,5400000QuanL =>

TotalQuanL

1,0000000

Valor Unit

3,21

UndDescrição

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

●400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Código Banco

97123 SINAPI

2.6.3.5

3,21MCPU

18,55

22,54

20,26

1,360.0737000

0.0737000

0,0096000

H88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

CPU_A

CPU_A
1,66H

0,19UNINS

MO com LS => 1.84LS => 0,00

Valor com BDl =>

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

1,84

3.980,77

3.747,32941,5400000 Preço Total =>QuanL =>

TotalValor Unit

55,23

MO com LS =>

Und QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDl =>

Descrição

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
Código Banco

00036377 SINAPI

2.6.3.6

55,23MINS
0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,00

68.5813,35

Preço Total *> 64.570,81941,5400000QuanL =>

Total

13,17

Und QuanL

1,0000000

Valor Unit

13,17
Descrição

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO; 0,26 MVPOTÊNCIA; 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Código Banco
104734 SINAPI

2.6.3.7

m’CPU

136.55 5,21CHP 0,0382000 ^ r. s
C, UI Ç

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5678 SINAPICPU A

O* o

O
c
-o

c
ÍU

o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHI 0,0551000 57,07 3,14RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇAO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN, 6,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/20U

5679 SINAPICPU_A

315,73 1.70CHP 0.0054000CAMINHÃO PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF„06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

5901 SINAPICPU_A

0.0478,08CHI 0,0006000CPU_A 5903 SINAPI

2.5522,54H 0.1135000

0.0614000

88316 SINAPI

91277 SINAPI

CPU_A

CPU_A
0.538,79CHP

3.52MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

3,52 LS => 0,00

Valor com BDI => 16.353,18

10.565,20Preço Total =>Quant. ®> 646,1900000

Total

8,95

Valor Unit

8,95

Und Quant

1,0000000
Código Banco

100982 SINAPI

Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M> - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M*/111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE; M3). AF_07/2020
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10M3. TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.6.3.S

m’CPU

204,71 1,69CHP 0,0083000CPU_A 5631 SINAPI

0,89CHI 0.0105000 84,805632 SINAPICPU A

267.58 5,29CHP 0,019800091386 SINAPICPU_A

1.080.0138000 78,67CHICPU A 91387 SINAPI

MO com LS => 1.27LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,27

11.112,16

100,87Preço Total =>Quant. => 9,0800000

Total

2,70

Quant.

1,0000000

Valor Unit

2,70

UndDescrição
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE; M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
93589 SINAPI

2.6.3.9

M3XKMCPU

2,40267.58CHP 0,0090000CPU_A 91386 SINAPI

0.3078,67CHI 0.0039000CPU_A 91387 SINAPI

MO com LS => 0,34LS => 0,00MO sem LS => 0,34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S25/m001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Valor do BDI => 0,65 Valor com BDI => 3,35

Preço Total => 304,18Quant. => 90,8000000

TotalQuant

1,0000000

0,018CX)00

0,0060000

0,0010000

0,0030000

0,0060000

0,0180000

0,00

Valor com BDI =>

Valor UnitUndCódigo Banco
6465 ORSE

10549 ORSE

10554 ORSE

2449 ORSE

54 ORSE

00002696 SINAPI

00006111 SINAPI

Descrição

TESTE HIDROSTÁT1CO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Encanador

Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diâmetro 4" - .potência = 5 cv

Encarregado de turma - SICRO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

2.6.3.10

0,480,48mCPU

3,75 0,06h
CPU_A

CPU_A 3,66 0,02h

5,68 0,00hINS

18,28

19,07

13,65

MO com LS =>

0,05hINS

0,11HINS

0,24HINS

0,40MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS =>0,40

0,590,11

941,5400000 Preço Total => 555,50Quant =>

Quant Valor Unit

65,07

MO com LS =>

TotalUndDescrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

Código Banco

00000047 SINAPI

2.6.3.11

65,07UN 1,0000000INS

0,00LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0.00

Valor com BDI => 80,8015.73

1,0000000 Preço Total => 80,80Quant =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

135,76

MO com LS =>

Total

135,76

UndCódigo Banco

00001828 SINAPI

Descrição

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

2.6.3.12

UNINS

0.000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 168.5832,82

Preço Total => 505,74Quant => 3,0000000

Valor Unit

1.885,87

MO com LS =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

Código Banco
19826 SEINFRA

2.6.3.13

1.885,87UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

2.341,87456,00

Preço Total => 2.341,871,0000000Quant =>

Quant

1,0000000

Valor Unit

690,13

Total

690,13

UndCódigo Banco
I5327 SEINFRA

Descrição
REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO Cl VOLANTE

DN 100 PN16

2.6.3.14

UNINS

0,000,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS => j’’

cr
857,00166,87

Preço Total => 857,00QuanL => 1,0000000

TotalQuant Valor UnitUndDescriçãoCódigo Banco2.6.3.15

TJ

S
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,6S% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
1,0000000 133,06

MO com LS =>

133,06

0,00

165,23

UNTAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')11929 SEINFRAINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0.00 LS =>

Valor com BDI =>32.17

165,23Preço Total =>QuanL => 1,0000000

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

808,05

MO com LS =>

UndDescrição
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

Código Banco
16666 SEINFRA

2.6.3.16

808,05UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

195.38 1.003,43

Preço Total => 1.003,431,0000000QuanL =>

Valor Unit

535,90

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

UndCódigo Banco
13476 SEINFRA

Descrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

2.6.3.17

535,90UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

665,48129,58

Preço Total => 665,48QuanL => 1,0000000

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

3.965,90

MO com LS =>

UndDescrição

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=5800

Código Banco
14468 SEINFRA

2.6.3.18

3.965,90UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

4.924,85958,95

14.774,55Preço Total =>QuanL => 3,0000000

Valor Unit

3.261,00

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndCódigo Banco
14464 SEINFRA

Descrição
TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

2.6.3.19

3.261,00UNINS

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

4.049.50788.50

4.049,50Preço Total =>QuanL => 1,0000000

TotalValor Unit

478,83

MO com LS =>

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco
13960 SEINFRA

Descrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 ● L= 250

2.6.3.20

478,83UNINS
0,00LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

594,61Valor com BOI =>115,78

1.189,22Preço Total =>QuanL => 2,0000000

Valor Unit

535,90

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
Código Banco

13476 SEINFRA

2.6.3.21
cr535,90UNINS

0,000.00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

c:

665,48 ●_r-C129,58

=ô665,481,0000000 Preço Total =>QuanL =>

ÍT>

£>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALlTlCÃ

Valor Unit

786,30

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

UndDescrição

TOCO C/ FLANGES E A8A DE VEDAÇÃO DN 100 PN10
Código Banco

13992 SEINFRA

2.6.3.22
786,30UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

976,42190,12

Preço Total *> 976,421,0000000Quant. =>

Valor Unit

27,72

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Descrição

PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

Código Banco

14242 SEINFRA

2.6.3.23
27,72UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

34,426,70

2.478,24Preço Total =>QuanL => 72,0000000

Valor Unit

16,65
MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Und
Descrição

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 PI ÁGUA
Código Banco

16428 SEINFRA

2.6.3.24

16,65UN
INS

0.00LS “>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

20,674,02

Preço Total => 1.488,2472,0000000QuanL =>

Valor Unit

207,94

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição
FLANGE AVULSO DN 100 PN10

Código Banco

13856 SEINFFtA

2.6.3.25
207,94UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

258,2150,27

2.323,89Preço Total =>Quant. => 9,0000000

Valor Unit

39,13

Total

39,13

QuanL

1,0000000

UndDescrição
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEAOA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16,000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV- CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGf< 11.7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV-CHI DIURNO. AF_06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
103138 SINAPI

2.6.3.26

UN
CPU

20.130,0727000 276.98CHP5928 SINAPICPU A

78.05 11,34CHI 0,14540005930 SINAPICPU_A

1.410,0626000 22,67H88248 SINAPICPU_A

6,2527,45

MO com LS =>

0,2279000

0,00

Valor com BDI =>

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88267 SINAPICPU_A
11.86

48.59

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

11,80 Ç V-
c

9.46

:

Preço Total => 631,6713,0000000Quant. =>

W.,-ç

âi c

6.594,06CAIXAS DE VENTOSAS/DESCARGA2.6.4

O

£>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
Quant

1,0000000

3.9560000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

89,16

22.54

MO com LS =>

Total

89,16

89,16

55,30

110,71

UndCódigo Banco

93358 SINAPI

88316 SINAPI

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLÍmENTARES

2.6.4.1

CPU

HCPU_A
55,30

21.55

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

42,51Preço Total =>Quant => 0,3840000

Total

1.270,04

1.270,04

440.69

1.577.13

Valor Unit

1.270,04

1.270,04

MO com LS =>

Und QuartL

1,0000000

1.0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE SO A 150MM (MV-04-326)

Caixa para registro, tipo I. para diâmetros de 50 a lOOmm

2.6.4.2 Código Banco

5962 ORSE

5957 ORSE

CPU un

unCPU_A
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

440,69

307.09

LS =>

3.154,26Preço Total =>2,0000000Quant. =>

Valor Unit

726,44

726,44

MO com LS =>

Total

726,44

726.44

Quant

1,0000000

1.0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição

FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM V

Ventosa simples com rosca diam 1"

2.6.4.3 Código Banco

7065 ORSE

6428 ORSE

CPU un

unINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

902,09175,65

902,09Preço Total =>Quant => 1,0000000

TotalValor Unit

65,07

MO com LS =>

Und Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE 1 lOmm

2.6.4.4 Código Banco
00000047 SINAPI 65,07UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0.00

80,8015,73

Preço Total => 323,204,0000000Quant =>

Valor Unit

23,97

Total

23.97

Quant

1,0000000

UndCódigo Banco
104034 SINAPI

Descrição

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
ASSENTAOOR DÊ TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4".

PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

2.6.4.5

UNCPU

18,55

22,54

15,68

5.970,3221000

0,1031000

1,0000000

H88246 SINAPI

88316 SINAPI

00001427 SINAPI

CPU_A

CPU_A 2.32H

15.68UNINS

5,00MO com LS =>LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

5,00

29,765.79

c. 729,76Preço Total =>1,0000000Quant =>
O"

^5TotalValor Unit

24,60

22.67

Quant

1,0000000

0,1980000

UndCódigo Banco

052282 SBC

88248 SINAPI

Descrição
NiPLE DUPLO GALVANIZADO 1""

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6.4.6
c

24.60UNCPU
S75

ri4,48HCPU_A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01Í2024 ● M.S8C - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 0,198CM)00

1,0000000

1.2770000

0,00

Valor com BDI =>

27,45

14,50

5,43ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1"

FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m

CPU_A 88267 SIN/\PI

004152 SBC

004636 SBC

14.50UNINS

0,15 0.19MINS
MO com LS => 6,75MO sem LS =>

Valor do BDI =>

6.75 LS =>

30,545,94

61,082,0000000 Preço Total =>Quant. =>

Total

550,87

Quant

1.0000000

Valor Unii

550,87

UndCódigo Banco
94501 SINAPI

Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6.4.7

UNCPU

22,67 16,37H 0,722500088248 SINAPICPU„A

27,45

14,93

614,00

MO com LS =>

19,830,7225000

0,0452000

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 ' (REF 1509)

88267 SINAPI

00003148 SINAPI

00006027 SINAPI

CPU_A
0.67UNINS

514.00

24.65

684,07

UNINS

24,65

133,20

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

LS =>

Preço Total => 1.368.14Quant => 2,0000000

Valor Unii

574,19

23.67

30,60

432.94

MO com LS =>

Total

574,19

85,78

55,47

432,94

94,11

713,02

Quant

1,0000000

3,6240000

1,8130000

1,0000000

UndCódigo Banco
059312 SBC

88247 SINAPI

88264 SINAPI

007732 SBC

Descrição
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 66cm

2.6.4.S

UNCPU

H
CPU_A

CPU_A
H

UNINS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

94,11

138,83

LS => 0,00

Valor com BDI =>

Preço Total => 713,02Quant => 1,0000000

9.890,07

Total

89,16

89.16

55.30

110.71

CAIXA DO CLORADOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6.5

2.6.S.1 Quant

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

69,16

22,54

MO com LS =>

UndCódigo Banco
93358 SINAPI

88316 SINAPI

m’CPU

H
CPU_A

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55.30

21.55

LS =>

261,55Preço Total =>Quant => 2,3625000
t: “

ç tn CValor Unit

3,23

TotalUnd Quant

1,0000000

crDescrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETÉ) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV. CHP DIURNO. AF_08/2015

Código Banco
101617 SINAPI

2.6.5.2

3.23m'CPU

1.430,0507000

0.0760000

0,0016000

28,21

22,54

35,67

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

V.ê1.71H

0,05CHP

“O

£»
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,90% (MÊS) BDt: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
0,0016000 29,36 0,04COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015

CHICPU_A 91534 SINAPI

MO com LS =>LS => 0.00

Valor com 8DI =>

2.11MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,11

4,010.78

Preço Total => 21,06Quant. => 6,2500000

Valor Unit

26,45

Total

26,45

Quant

1,0000000

UndCódigo Banco

93382 SINAPI

Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.

AF_08/2023
C/\MINHÃO PIPA 10.000 L TRUCAOO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15,935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENC/XRGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

2.6.5.3

m’CPU

315.73 1,70CHP 0.00540005901 SINAPICPU_A

0,0006000 78.08 0,04CHI5903 SINAPICPU A

22.54

35,67

17,72H 0,7866000

0,1962000
CPU_A
CPU A

88316 SINAPI

91533 SINAPI CHP 6,99

MO com LS => 15,24

32.84

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

15.24

6,39

2,3625000 Preço Total » 77,58Quant =>

Valor Unit

2.160,08

Total

2.160,08

Und Quant

1,0000000

Código Banco

104488 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DÊ ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NÃO INCLUÍ
FUNDAÇÕES, FCK= 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. /\F_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO /\RMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO TOMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

2.6.S.4

CPU

1,5027000 93,62 140,68m’92419 SINAPICPU_A

180,28 377,07m’ 2,091600092455 SINAPICPU_A

54.22 275,56m’ 5,082300092514 SINAPICPU_A

13.83 37,29KG 2,696700092759 SINAPICPU_A

1,0504000 12,94 13,59KG92760 SINAPICPU_A

12,09 6,69KG 0,5540000 A-
92761 SINAPICPU_A Z.

O"

19,8152000 10,71 212,22KG i92762 SINAPICPU_A ct

Ifd
8.0102000 13,29 106,45KG92768 SINAPICPU_A

171,37KG 13,8202000 12,4092769 SINAPICPU_A

■8=5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl - 01/2024 ● M,SBC . 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRtA ANAÜTTCÃ
513,02 513,02m’ 1.0000000CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/

BRITA 1) - PREP/\RO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

CPU_A 94971 SINAPl

1.0000000 306.14 306,14m’103670 SINAPlCPU_A

MO com LS => 530,22

2.682,38

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530.22

522.30

Preço Total => 2.816,49Quant. => 1,0500000

Total

60,04

QuanL

1,0000000

Valor Unit

60,04

UndCódigo Banco

103323 SINAPl

Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

2.6.S.5

m'CPU

703,46 7,31m’ 0,0104000ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL Ê AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENT/^ENTO DE ALVENARIA DE N^DAÇÃO. PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZAOA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

87369 SINAPlCPU_A

0.5900000

0,2950000

0.4200000

28,21

22.54

16,64H88309 SINAPl

88316 SIN/^I

00034557 SINAPl

CPU_A

CPU_A 6,64H

2,62 1.10MINS

0,20CENTO 0,0050000

13,6000000

40,3300037395 SINAPl

00037592 SINAPl

INS

28,152,07UNINS

17.25

74.55

0,00 MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17,25

14,51

LS =>

Valor com BDI =>

Preço Total => 449,20Quant. => 6,0255000

TotalQuanL

1,0000000

Valor Unit

5,08

UndCódigo Banco
87878 SINAPl

Descrição

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6.5.6

5,08m’CPU

702,54 2.59m’ 0,0037000CPU_A 87377 SINAPl

1,920,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS

H88309 SINAPl

88316 SINAPl

CPU_A

CPU_A 0,57H

2,23MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,23 LS =>

6,301,22 » r. 5
C tn Q

n
75,9212,0510000 Preço Total =>Quant. =>

Total

24,82

QuanL

1,0000000

Valor Unit

24,82

UndDescrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONSRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Código Banco
87547 SINAPl

2.6.5.7

m' 'i:-CPU

●V

c
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURJTICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA,ORSE ■ 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANI LHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m’ 0,0213000 566,82 12,07ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA400 L AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU_A

9,870,3500000

0,1280000

0,00

Valor com BDI ->

28,21

22,54

MO com LS =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
2,88H

10,07

30,82

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI=>

10,07

6,00

742,8224,1020000 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unit

732,26

Total

732,26

QuanL

1,0000000

UndDescrição

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSAOORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 UH E
PRESÃO DE OÀ 15 BAR

Encargos Complementares - Eletricista

Hipodorador/ Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 á 15l/h e pressão de Oà 15 bar

Código Banco
8722 ORSE

2.6.5.e

unCPU

3,601,0000000

1,0000000

3,60h10552 ORSE

8979 ORSE

CPU_A
707,63 707,63unINS

21.03

21.03

909,32

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

21,03

MO com LS =>

HELETRICISTA (HORISI A)00002436 SINAPIINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

21.03

177,06

909,321,0000000 Preço Total =>QuanL =>

Total

113,66

QuanL

1,0000000

Valor Unit

113,66

UndDescrição

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

94655 SINAPI

2.6.5.9

MCPU

22,67 12,19H 0,538000088248 SINAPICPU_A

27,45

91,99

14.76

86.65

0,5380000

0,9420000

0,0300000

0,00

Valor com BOI =>

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC. SOLDÁVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00009870 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
M

INS
2,06 0,06UNINS

MO com LS => 18.35

141,14

MO sem LS ->

Valor do BDI =>

18,35

27,48

LS =>

Preço Total 141,14QuanL => 1,0000000

Total

550,87

QuanL

1,0000000

Valor Unit

550,87

UndDescrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 08/2021

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94501 SINAPI

2.6.5.10

UN
CPU *- V.

cr

16,3722,67H 0,7225000 cx88248 SINAPICPU_A I

o
o ^

19.83ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA 4 ' (REF 1509)

0.7225000

0,0452000

1,0000000

27,45

14,93

514.00

MO com LS =>

H88267 SINAPI

00003148 SINAPI

00006027 SINAPI

CPU_A
0,67UNINS

514.00

24.65

684,07

UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

24.65

133.20 Valor com BDI =>

c

'-s 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) 8DI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
Quant. => 4,0000000 Preço ToUl => 2.736,28

Total

240,89

Quant

1,0000000

Valor Unit

240,89

UndDescrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇAO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR OE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

94686 SINAPl

2.6.S.11

UNCPU

10,990,4850000 22.67H88248 SINAPlCPU_A

13,31

207.66

0,4850000

1,0000000

0,2890000

0,0760000

0,0480000

0,00

Valor com BDI =>

27.45

207,66

16,02

55,61

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO PVC. SOLDÁVEL. 90 GRAUS, 110 MM. COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 176 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GFIAO 100

H88267 SINAPl

00003530 SINAPl

00020080 SINAPl

00020083 SINAPl

00038383 SINAPl

CPU_A
UN

INS
4.62UNINS
4.22UN

INS
0,092,06UNINS

MO com LS => 16,54

299,13

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

16,54

58,24

LS =>

Preço Total => 598,26Quant => 2,0000000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

8,38

UndDescrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE

ÁGUA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
89408 SINAPl

2.6.5.12

8,38UNCPU

3,080,1359000 22,67H88248 SINAPlCPU_A

3,7327,45

49,09

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PAFtA PVC, FRASCO COM *850* GR

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

0,1359000

0,0071000

1,0000000

0,0080000

0,0302000

0,00

Valor com BDI =>

H88267 SINAPl

00000122 SINAPl

00003529 SINAPl

00020083 SINAPl

00038383 SINAPl

CPU_A
0,34UN

INS
0,730,73UN

INS
0,4455,61UN

INS
0,062,06UNINS
4,63MO com LS =>LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

4,63

10,402.02

Preço Total 20,802,0000000Quant =>

Total

214.18

Valor Unit

214,18

Quant

1,0000000

Und
Código Banco
94701 SINAPl

Descrição

TÊ, PVC, SOLDÁVEL. DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6.5.13
UNCPU

22,67 14,640,6460000H88248 SINAPlCPU A
n

17,73

168,36

0,6460000

1,0000000

0.4330000

0,1140000

0,0970000

0.00

Valor com BDl =>

27,45

168,36

16.02

55.61

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE SOLDA\^L, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

ÜXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

H88267 SINAPl

00007146 SINAPl

00020080 SINAPl

00020083 SINAPl

00038383 SINAPl

CPU_A
UNINS

6,93UN
INS

6,33UN
INS

Ps
0.192,06UNINS

22,05

265,96

MO com LS =>LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

22,05

51,78

c

£>
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA

2,0000000 Preço Total => 531,92Quant. =>

Total

188,79

QuanL

1,0000000

Valor Unít

188,79

UndDescrição

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIWR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94702 SINAPI

2.6.5.14
UNCPU

0,6460000 22,67 14,64H88248 SINAPICPU_A

0,6460000

1,0000000

0,4330000

0,1140000

0,0970000

0.00

Valor com BDl =>

27,45

142,97

16,02

55,61

17.73

142.97

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL. 90 GRAUS. 110 MM X 60 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00007106 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UNINS

6,93UNINS

6.33UNINS

2,06 0,19UNINS
MO com LS => 22.05

234,43

22,05

45,64

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

Preço Total => 468,86Quant. => 2,0000000

Total

15,66

QuanL

1,0000000

Valor Unít

15,66

UndDescrição

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
103968 SINAPI

2.6.5.15

UNCPU

0.0735000 22,67 1,66H88248 SINAPICPU A

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM ●850* GR

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CMS

LIXA DAGUA EM FOI.HA, GRAO 100

27.45

49.09

10.22

2.01H 0,0735000

0,0141000

1,0000000

88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00000816 SINAPI

CPU_A
0.69UNINS

10.22UNINS

55.61 1.050,0190000

0,0165000

0,00

Valor com BDl =>

UN00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

INS

2.06 0.03UNINS
MO com LS => 2,502,50 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl => 19,443,78

2,0000000 Preço Total => 38,88Quant. =>

13.159,66

Total

89,16

89,16

55,30

110,71

CAIXA DO MACROMEDIDOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6.6

2.6.6.1
Valor Unit

89,16

22.54

MO com LS =>

Und QuanL

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDl =>

Código Banco

93358 SINAPI

88316 SINAPI

m’CPU
H

CPU_A
MO sem LS =>

Valor do BDl =>

55,30

21,55

LS =>

^ Z 5
C tn c'
O" n

3,7500000 Preço Total => 415,16QuanL =>

Valor Unit

3,23

TotalUnd QuanL

1,0000000
Descrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
101617 SINAPI

2.6.6.2

3,23m'CPU

O
0,0507C»0 28.21 1.43H88309 SINAPICPU A

O
tvj
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
H 0,0760ÍXX)

0.0016000

22,54

35,67

1.71SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACT/VDOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.
POTÊNCIA 4 CV. CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO- AF_08/2015

88316 SIN/^I

91533 SINAPl

CPU_A

CPU_A
0.05CHP

29,36 0.04CHI 0.001600091534 SINAPlCPU_A

MO com LS => 2,11MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS => 0,00

Valor com BDI =>

2.11

4,010,78

2,5000000 Preço Total => 10,02Quant. =>

Total

26,45

Quant

1,0000000

Valor UnIt

26.45

UndCódigo Banco
93382 SINAPl

Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF 08/2023

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA- CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENC/LRGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

2.6.6.3

m’
CPU

315,73 1,70CHP 0,00540005901 SINAPlCPU_A

78,08 0,04CHI 0,00060005903 SINAPlCPU_A

17,720,7866000

0.1962000

22,54

35,67

H88316 SINAPl

91533 SINAPl

CPU_A

CPU_A
6.99CHP

MO com LS => 15,24

32,84

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

15,24

6,39

2,3625000 Preço Total => 77,58Quant =>

Total

2.160,08

Quant

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

UndCódigo Banco

104486 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS/VDA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORíAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA. PÉ-DlREITO SIMPLES. EM CHAPA OE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
OE M/ADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 OE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

2.6.6.4

m’
CPU

140,681,5027000 93.62m’92419 SINAPlCPU A

180,28 377,072,0916000m'92456 SINAPlCPU_A

275,565,0823000 54,22m'92514 SINAPlCPU_A

37,292.6967000 13,83KG92759 SINAPlCPU_A

c 7'13,5912,94KG 1,0504000 C92760 SINAPlCPU_A C7

12,09 6.69KG 0,554000092761 SINAPlCPU_A
-^9

212,2219,8152000 10.71KG92762 SINAPlCPU_A

V-
O

-lê-
ao

■Ck
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
KG 8.0102000 13,29 106.45ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 ;2.3;2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDI/V
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

92768 SINAPICPU_A

171.37KG 13.8202000 12,4092769 SINAPICPU_A

513,02 513.02m’ 1.000000094971 SINAPICPU_A

306,14 306,14m’ 1.0000000103670 SINAPICPU A

MO com LS => 530,22

2.682.38

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522,30

Preço Total => 335.29Quant. => 0,1250000

Valor Unit

60,04

Total

60,04

QuanL

1,0000000

Und
Descrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AFJ 2/2021

Código Banco

103323 SINAPI

2.6.6.5

m'
CPU

703,46 7,310,0104000m’ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CALE AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D= *1,20 A 1.70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) ‘50 X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEOACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

87369 SINAPICPU_A

28,21

22,54

16,64H 0,5900000

0,2950000

0,4200000

88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A

CPU_A
6,64H

1.102,62M
INS

40,33 0.20CENTO 0,0050000

13,6000000
00037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS
2,07 28.15UN

INS

17.25

74,55

0,00 MO com LS =>17.25

14,51

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => Valor com BOI =>

894,60Preço Total =>QuanL => 12,0000000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

5,08

UndDescrição

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 ;3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
87878 SINAPI

2.6.6.6
5,08m’

CPU

2,59702,54m* 0,003700087377 SINAPICPU_A

1.920,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

28.21

22,54

MO com LS =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
0.57H

2.23LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.23

6.301.22

X 3
Preço Total => 151,2024,0000000Quant. =>

cr

TotalValor UnitQuant.Und
DescriçãoCódigo Banco2.6.6.7
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PREFEITURA MUNICIPAU DE BURJTUCUPU - MA

CNPJ:01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCtMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

1,0000000 24,82 24,82m’MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSUFIA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DETALISCAS. AF_06/2014

87547 SINAPICPU

566,82 12,07m’ 0,0213000ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU_A

9,870,3500000

0,1280000

0,00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
2,88H

10,07

30,82

10,07 LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI => 6.00

24,0000000 Preço Total => 739,68Quant. =>

Valor Unit

487,40

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco
13425 SEINFRA

Descrição

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
2,6.6.8

487,40UNINS
0,00LSMO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

605,25117,85

Preço Total “> 2.421,00Quant. => 4,0000000

Total

478,83

0,00

594,61

QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

UndDescrição

TUBO FoFo a FLANGES ON 100 PN10 - L= 250

Código Banco
13960 SEINFRA

2.6.6.9
UNINS

LS=>0,00MO sem LS =>

Valor do BDI => 115,78

1.189,22Preço Total =>Quant. => 2,0000000

TotalValor Unit

514,27

MO com LS =>

QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndCódigo Banco
I3892 SEINFRA

Descrição

JUNTA GIBAULT DN 100

2.6.6.10

514,27UNINS
0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0.00

638,62124,35

1.277,242,0000000 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unit

4.196,62

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndCódigo Banco
18667 SEINFRA

Descrição
HIDRÓMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m’/h, Dn lOOmm - COMPLETO

2.6.6.11

4.196,62UNINS
0,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 5.211,361.014,74

5.211,361,0000000 Preço Total =>Quant. =>
cr

Total

39,13

QuanL

1,0000000

Valor Unit

39,13

Und aDescrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

Código Banco
103138 SINAPI

2,6.6.12

UNCPU

c

^ I
I 4:»
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525W0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHP 0,0727000 276,98 20,13GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENC/\RGOS COMPLEMENTARES

CPU_A 5928 SINAPI

78,05 11,34CHI 0.14540005930 SIN/^ICPU.A

22,67 1,410,0626000H88248 SINAPICPU A

27.45

MO com LS =>

6,25ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2279000

0,00

Valor com BDl =>

H88267 SINAPICPU_A
11,86

48,59

LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

11,86

9,46

437,31Preço Total =>9,0000000Quant. =>

290,91

Total

14,48

ABRIGO PARA QUADRO ELETRICO

Descrição

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍUCA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO

2.6.8

2.6.8.1 Valor Unit

14,48

Quant.

1,0000000

UndCódigo Banco

88489 SINAPI m’CPU

5.000.1631000

0.0544000

0.2285000

0,00

Valor com BDl =>

30.71

22,54

36,17

MO com LS =>

H88310 SINAPI

88316 SINAPI

00007356 SINAPI

CPU_A
CPU A 1,22H

8,26LINS

4.084,08 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl => 17,983,50

290,91Preço Total =>16,1800000Quant. =>

76.799,11

1.371,95

Total

POÇO PTP-17( TUBULAR PROFUNDO 08" x 250,00m) - NA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.7

2.7.1

Valor UnitQuant.

1,0000000

0,0718000

0,0718000

0,00

Valor com BDl =>

UndCódigo Banco
98524 SINAPI

88316 SINAPI

88441 SIN/\PI

2.7.1.1

3,283,28m'CPU

22,54

23,39

MO com LS =>

1,61H
CPU_A

CPU_A
1.67H

2,052,05 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl => 4.070,79

Preço Total => 429,79105,6000000Quant =>

Total

8,95

Quant

1,0000000

Valor Unit

8,95

UndDescrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M* - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M*/111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDFLÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
100982 SINAPI

2.7.1.2 c

crm’CPU

1.1.

■=551.

lê

1,69204,71CHP 0.00830005631 SINAPICPU_A

0,8984,80CHI 0,01050005632 SINAPICPU_A

*u

C

NI

r



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI; 24.18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHP 0,0198000 267,58 5,29CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

91386 SINAPICPU_A

78,67 1,08CHI 0.013800091387 SINAPICPU_A

MO com LS => 1,27LS => 0.00

Valor com BDl =>

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

1.27

11,112.16

21,1200000 Preço Total => 234,64Quant. =>

TotalQuant

1,0000000

Valor Unít

2,70

UndCódigo Banco

93589 SINAPI

Descrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M>. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE; M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG.
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
C/\MINHÂO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG.
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.7.1.3

2,70M3XKMCPU

0,0090000 267,58 2,40CHP91386 SINAPICPU A

78,67 0,30CHI 0.003900091387 SINAPICPU_A

MO com LS => 0,34LS => 0,00

Valor com BDl *>

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0.34

3,350,65

707,52211,2000000 Preço Total =>Quant =>

52.086,52

Total

10.285,94

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

Descrição

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN

2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.7.2

2.7.2.1 Valor Unit

10.285,94

Und Quant

1,0000000
Código Banco

12032031 Próprio UNCPU

329,40

272.04

12,0000000

12,0000000

27.45

22.67

H88267 SINAPI

88248 SINAPI

CPU_A

CPU_A H

65,07

166,38

1,0000000

1.0000000

65.07

166.38

UNADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE. DN 100 / DE 110 MM

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIÂMETRO
NOMINAL DE 100 MM. CONEXÃO DE 1/2”

VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16). 4”, 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 ” (REF 1509)

UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIÂMETRO 4"

CURVA90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP MACHO, DE 4"

CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2"

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4”, E= '8,56 MM, SCHEDULE 80. '22,31 KG/M

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4”

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP, DE 4"

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 2" X 1”

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 4" X 3"

00000047 SINAPI

00012898 SINAPI

IN5

UNINS

757,381.0000000 757.38UN00010415 SINAPIINS

514.00

795,60

793,11

669,91

413,94

526,00

347,23

157,29

43,54

200.94

1.028.00

1.591.20

793,11

1.339.82

413,94

1.315,00

347,23

1.258,32

43,54

401.88

UN 2.0000000

2,0000000

1,0000000

2,0000000

1,0000000

2,5000000

1,0000000

8,0000000

1,0000000

2.0000000

00006027 SINAPI

00012431 SINAPI

00001800 SINAPI

00001780 SINAPI

00006315 SINAPI

00013142 SINAPI

00006300 SINAPI

00004183 SINAPI

00003925 SINAPI

00003934 SINAPI

INS

UNINS

UNINS

UNINS

UNINS
MINS

UNINS

UNINS

UNINS

UNINS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
UN 1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

163,63

MO com LS =>

163,63

409,68

12.773.08

EXTREMIDADE PVC P8A, BF, JÊ, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351)00003073 SINAPIINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

409,68

2.487,14

12.773,08Preço Total =>QuanL => 1,0000000

TotalQuant

1,0000000

0,0500000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

S,60

112,11

MO com LS =>

UndCódigo Banco

99063 SINAPI

99061 SINAPI

Descrição

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

2.7.2.2

5,60MCPU

5,60UN
CPU_A

2,26MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,26 LS =>

6,951,35

Preço Total => 388,5055,9000000Quant. =>

Valor Unit

89,16

Total

89,16

Und Quant.

1,0000000
Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
Código Banco
93358 SINAPI

2.7.2.3

m’CPU

22,54

MO com LS =>

89,16

55,30

110.71

H 3,9560000

0,00

Valor com BDI =>

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES83316 SINAPICPU_A
LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21,55

2.475,47Preço Total =>Quant. => 22,3600000

TotalValor Unit

6,54

Und Quant.

1,0000000
Descrição
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO

NATUFtAL). AF_08/2020

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Código Banco
101616 SINAPI

2.7.2.4

6,54m'CPU

2,8728,21

22,54

35,67

H 0,1020000

0,1531000

0,0036000

88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

3,45H

0.12CHP

29,36 0,10CHI 0.003600091534 SINAPICPU_A

MO com LS => 4,274,27 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI => 8.121,58

Preço Total => 453,90Quant. => 55,9000000

TotalValor Unit

3,21

Und QuanL

1,0000000
Código Banco
97123 SINAPI

Descrição

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PAFÍA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

●400' GR (USO EM PVC. ACO, POLIETILENO E OUTROS)

2.7.2.5

3,21MCPU

X -n Tj

c 3
cr

1,360.07370CXD

0,0737000

0,0096000

18,55

22,54

20,26

H88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CD1,66H

Hfi
0,19UNINS

MO com LS => 1,84LS => 0,00MO sem LS => 1,84

4 ■O

l
M
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BUWTICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
0,77 Valor com BDI => 3,98Valor do BDI =>

55,9000000 Preço Total => 222,48Quant. =>

Valor Unit

55,23

MO com LS =>

TotalUnd QuanLDescrição

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
Código Banco

00036377 SINAPI

2.7.2.6

55,23M 1,0000000INS

LS => 0,00 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

68,5813,35 Valor com BDI =>

21,2420000 Preço Total => 1.456,77QuanL =>

Total

26,45

Quant

1,0000000

Valor Unit

26,45

UndCódigo Banco

93382 SINAPI

Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.

AF_08/2023
CAMINHÃO PIPA 10,000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOT/\L 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE T/^NQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA-CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

2.7.2.7

CPU

0,0054000 315,73 1.70CHP5901 SINAPICPU A

78,08 0,04CHI 0,00060005903 SINAPICPU_A

17,720,7866000

0,1962000

22,54

35.67

H88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A 6,99CHP

MO com LS => 15,24

32.84

15.24 LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI => 6,39

Preço Total => 36,711,1180000Quant

Total

8,95

Quant

1,0000000

Valor Unit

8,9S

UndCódigo Banco
100982 SINAPI

Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ ● CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M’ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP ● CHP DIURNO, AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EiXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇ/VMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

2.7.2.8
m*CPU

204,71 1.69CHP 0,00830005631 SINAPICPU_A

84,80 0,89CHI 0,01050005632 SINAPICPU_A

0,0198000 267.58 5,29CHP91386 SINAPICPU_A

C. l/l c
CTi n

0,0138000 78.67 1,08CHI91387 SINAPICPU A
c:

1.27LS=> 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1.27

11.112,16

O

1,1180000 Preço Total => 12,42Quant =>

T?

C

DS '
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA,ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
QuanL

1,0000000

Valor Unit

2,70

TotalUndDescrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇ/VvIBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco

93589 SINAPI

2.7.2.9

2,70M3XKMCPU

267,58 2.40CHP 0,009000091386 SINAPICPU_A

78,67 0,30CHI 0,003900091387 SINAPICPU_A

MO com LS => 0.34

3.35

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,34

0,65

Preço Total => 37,45Quant. => 11,1800000

Valor Unit TotalUnd Quant.

1,0000000

0,0180000

0,0060000

0,0010000

0,0030000

0,0060000

0,0180000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

TESTE HIDROSTÁT1CO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Encanador

/Muguel de bomba de drenagem - "darka" - diâmetro 4" - .potência = 5 cv
Encarregado de turma - SICRO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

Código Banco
6465 ORSE

10549 ORSE

10554 ORSE

2449 ORSE

54 ORSE

00002696 SINAPI

00006111 SINAPI

2.7.2.10

0,48 0,48mCPU

3,75 0,06ti
CPU_A

CPU_A 3,66 0,02h

0,005,68hINS

0,0518,28

19,07

13,65

MO com LS =>

hINS

0,11HINS

0,24HINS

0,40LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,40

0,590.11

Preço Total => 32,98Quant. => 55,9000000

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

65,07

MO com LS =>

UndCódigo Banco
00000047 SINAPI

Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

2.7.2.11

65,07UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

80,8015,73

Preço Total => 80,80Quant. => 1,0000000

Valor Unit

135,76

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndCódigo Banco
00001826 SINAPI

Descrição

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

2.7.2.12

135,76UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

168,5832,82

C J
Preço Total => 505,74QuanL => 3,0000000 CJ

r-.

'5^ CC
Valor Unit

1.885,87

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

UndCódigo Banco

I9826 SEINFRA

Descrição

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

2.7.2.13

^5^1.885,87UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

2.341,87456,00

Preço Total => 2.341,87QuanL => 1,0000000

C
Kj

NJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001^

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Total

690,13

QuanL

1,0000000

Valor Unit

690,13

UndCódigo Banco
15327 SEINFRA

Descrição

REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO Cl VOLANTE

DN 100 PN16

2.7.2.14

UNINS

MO com LS => 0,00LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do 8DI =>

0,00

857,00166,87

857,001,0000000 Preço Total =>Quant. =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

133,06

MO com LS =>

UndDescrição

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')

2.7.2.15 Código Banco

11929 SEINFRA 133,06UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

165,2332,17

165,231,0000000 Preço Total =>Quant =>

Valor Unit

808,05
MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndCódigo Banco

16666 SEINFRA

Descrição

TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

2.7.2.16

808,05UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

1.003.43195,38

Preço Total => 1.003,43Quant => 1,0000000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

535,90

MO com LS =>

UndCódigo Banco
13476 SEINFRA

Descrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

2.7.2.17

535,90UNINS

0,00MO sem LS ~>

Valor do BDI =>

0.00 LS =>

665,48129.58

Preço Total => 665,481,0000000Quant =>

TotalValor Unit

3.965,90

MO com LS =>

Und Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco
14468 SEINFRA

Descrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L=5800

2.7.2.18

3.965,90UNINS
0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

4.924.85958.95

14.774,553,0000000 Preço Total =>Quant =>

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

3.261,00

MO com LS =>

UndDescrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 -L=4000

Código Banco
14464 SEINFRA

2.7.2.19

3.261,00 3? r
C ut 5

UNINS

0,00LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 cr
n

4,049,50788,50 Valor com BDI =>
cn

Preço Total => 4.049,50QuanL => 1,0000000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

478,83

MO com LS =>

UndDescrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

Código Banco
13960 SEINFRA

2.7.2.20

478,83UNINS

0,00LS => 0,00MO sem LS -> 0,00



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Valor com BDI => 594,61Valor do BDI => 115,78

Preço Total => 1.189,22Quanl. => 2,0000000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

535,90

MO com LS “>

UndDescrição

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
Código Banco

13476 SEINFRA

2.7.2.21

535,90UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

665,48129,58

Preço Total => 665,48QuanL => 1,0000000

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

786,30

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco

I3992 SEINFRA

Descrição

TOCO Cl FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10
2.7.2.22

766,30UNINS

LS 0.00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,00

976.42190,12

976,42Quant, => 1,0000000 Preço Total =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

27,72

MO com LS =>

UndCódigo Banco

14242 SEINFRA

Descrição

PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

2.7.2.23

27,72UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

34,426,70

Preço Total => 2.478,24Quant. => 72,0000000

TotalQuant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

16,65

MO com LS =>

UndDescrição
ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 PI ÁGUA

Código Banco
16428 SEINFRA

2.7.2.24

16,65UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

20.674,02

72,0000000 Preço Total => 1.488,24Quant =>

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

207,94

MO com LS =>

UndCódigo Banco
13856 SEINFRA

Descrição

FLANGE AVULSQ DN 100 PN10

2.7.2.25

207,94UNINS

0.00LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

Valor com BDI => 258,2150.27

Preço Total => 2.323,89Quant => 9,0000000

Total

39,13

Quant

1,0000000

Valor Unit

39,13

UndDescrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CAJÍGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16,000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
103138 SINAPI

2.7.2.26

UNCPU

0,0727000 276,98 20,13CHP5928 SINAPICPU_A



) )

PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA,ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

GUINOAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MAXlMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV-CHI DIURNO. AF_06/2014

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CHI 0,1454000 78,05 11,345930 SINAPICPU A

22.67 1,41H 0,062600088248 SINAPICPU_A

6.250,2279000

0,00

Valor com BDl =>

27,45

MO com LS =>

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88267 SINAPICPU_A
11.86

48.59

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

11,86 LS =>

9,46

631,67Preço Total =>Quant. => 13,0000000

9.890,07

Total

89,16

89,16

55,30

110,71

CAIXA DO CLORADOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.7.3

2.7.3.1
Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

QuanL

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BDl =>

Und
Código Banco

933S8 SINAPI

88316 SINAPI

m’CPU
H

CPU_A
55,30

21,55

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

Preço Total => 261,552,3625000Quant. =>

TotalValor Unit

3,23

Quant.

1,0000000

UndDescrição

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/\RES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.
POTÊNCIA 4 CV. CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

2.7.3.2 Código Banco
101617 SINAPI 3,23m'CPU

1.430,0507000

0,0760000

0,0016000

28,21

22,54

35,67

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1.71H

0.05CHP

29,36 0,04CHI 0,001600091534 SINAPICPU_A

2,11MO com LS =>LS »=> 0,00

Valor com BDl =>

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

2,11

4,010,78

21,05Preço Total =>5,2500000Quant. =>

Total

26,45

Quant.

1,0000000

Valor Unit

26,45

UndDescrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Código Banco

93382 SINAPI

2.7.3.3

m’CPU

1.70315,730.0054000CHP5901 SINAPICPU A

0,0478,08CHI 0,00060005903 SINAPICPU A

17.7222.54

35,67

0,7866000

0.1962000

H88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A
6,99CHP

MO com LS => 15,240,0015.24 LS =>MO sem LS =>



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Valor do BDl => 6,39 Valor com BDl => 32.84

2,3625000 Preço TolaI => 77,58Quant =>

Valor Unit

2.160,08

ToUl

2.160,08

QuanL

1,0000000

UndDescrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PILARES,VIGAS £ LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES. FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES, AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO OE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

Cádigo Banco

104486 Próprio

2.7.3.4

m’CPU

140.681.5027000 93,62m'92419 SINAPICPU A

180.28 377.072.091600092455 SINAPICPU_A

275,565.0823000 54,22m*92514 SIN/LPICPU_A

2.6967000 13,83 37.29KG92759 SINAPICPU_A

12.94 13,59KG 1,050400092760 SINAPICPU_A

12,09 6.69KG 0,554000092761 SINAPICPU_A

10,71 212,22KG 19.815200092762 SINAPICPU_A

13,29 106,45KG 8,010200092768 SINAPICPU A

12,40 171,37KG 13,820200092769 SINAPICPU_A

513,021,0000000 513,02m’94971 SINAPICPU_A

306,14 306.14m’ 1,0000000103670 SINAPICPU_A

MD com LS => 530.22

2.682,38

0,00

Valor com BDl =>

530,22

522,30

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

1,0500000 Preço ToUl => 2.816,49Quant =>

Total

60,04

Quant

1,0000000

Valor Unit

60,04

UndDescrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Código Banco
103323 SINAPI

2.7.3.S
m'CPU

X ■n -c

7,31 §.^'5
(' P

0,0104000 703.46
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELADEACO SOLDADA GALVANIZ/^A/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = *1,20 A 1,70' MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7.6' CM

87369 SINAPICPU_A

CO

16,6^0,5900000

0,2950000

0,4200000

28,21

22,54

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A

CPU_A
1.1(^^

H

2,62MINS

*o

C

Ni



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÈS) BDl; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALIUCA
CENTO 0,0050000

13,6000000

40,33

2,07

0,20

28,15
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL.. 9

X19X39CM (NBR 15270)

00037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS

UNINS

MO com LS => 17,25

74,55

0.00

Valor com BDl =>

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

17,25

14,51

LS =>

Preço Total => 449,206,0255000Quant. =>

Valor Unit

5,08

TotalQuanL

1,0000000

UndCódigo Banco
87878 SINAPI

Descrição

CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TFIAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.7.3.6

5,08m*CPU

2,59702,540,0037000m’87377 SINAPICPU_A

28,21

22,54

MO com LS =>

1,920,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDl =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
0,57H

2,23MO sem LS =>

Valor do BOI =>

2.23 LS =>

6,301.22

Preço Total => 75,9212,0510000Quant. =>

Total

24,82

Valor Unit

24,82

Quant

1,0000000

UndCódigo Banco
87547 SINAPI

Descrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

2.7.3.7

m’CPU

12,070.0213000 566,82m’ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU_A

9,870,3500000

0,1280000

0,00

Valor com BDl =>

28,21

22,54

MO com LS =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
2,88H

10,07

30,82

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

10,07

6.00

742,82Preço Total =>Quant => 24,1020000

Total

732,26

Valor Unit

732,26

Und Quant

1,0000000
Descrição
HIPOCLOFtADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 UH E
PRESÃO DE OÃ 15 BAR

Encargos Complementares - Eletricista

Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 á 15 l/h e pressão de 0 à 15 bar

c 7Código Banco
8722 ORSE

2.7.3.S
O-

unCPU

cc
3,601,0000000

1,0000000

3,60h C10552 ORSE

8979 ORSE

CPU_A
707,63 707,63 7DunINS

-{
21,03

MO com LS =>

21,03

21,03

909,32

1,0000000

0.00

Valor com BDl =>

HELETRICISTA (HORISTA)00002436 SINAPIINS n
LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

21,03

177,06
c
*u

c
Preço Total => 909,321,0000000Quant. =>

«Ti



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S2S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANAÜTICÃ
Valor Unit

113,66

Total

113,66

Und QuanL

1,0000000

Descrição

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.7.3.9 Código Banco
94655 SINAPI MCPU

22.67 12,19H 0,538000088248 SINAPICPU_A

0,5380000

0,9420000

0,0300000

27.45

91,99

14,76

86,65

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 110 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)

LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00009870 SIN/VPI

00038383 SINAPI

CPU_A
MINS

2,06 0,06UNINS

18,35

141,14

LS => 0,00 MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

18,35

27,48 Valor com BDI =>

Quant => 1,0000000 Preço Total => 141,14

QuanL

1,0000000

Valor Unit

550,87

Total

550,87

UndCódigo Banco
94501 SINAPI

Descrição

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVÉL, 4" . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.7.3.10

UNCPU

22.67 16,37H 0.722500088248 SIN/V^ICPU A

27,45

14,93

514,00

MO com LS =>

19,83H 0,7225000

0,0452000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS OE 18 MM X 50 M (L X C>

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)

88267 SINAPI

00003148 SINAPI

00006027 SINAPI

CPU_A
0,67UNINS

514.00

24,65

684,07

UNINS

24,65

133,20

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.736,28Quant. => 4,0000000 Preço Total =>

Valor Unit

240,89

Total

240,89

Und Quant.

1,0000000

Descrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA OE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENC/V^ADOR OU BOMBEIRO HIDFtÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.7.3.11 Código Banco
94686 SINAPI UNCPU

22,67 10.99H 0,4850000CPU A 88248 SINAPI

27,45

207,66

16,02

55,61

13.31

207.66

H 0.4850000

1,0000000

0,2890000

0,0760000

0,0480000

0,00

Valor com BDI =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO PVC, SOLDÁVEL. 90 GRAUS. 110 MM. COR MARROM, PAFLA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00003530 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UNINS

4,62UNINS
X4.22UNINS
^ ÍJ

C0,092,06UN O"INS rt

MO com LS => 16,54

299,13

16,54

58,24

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 1^
\)S-Preço Total => 598,26Quant. => 2,0000000

§3
Valor Unit

8,38

TotalUnd QuanL

1,0000000

Descrição

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

2.7.3.12 Código Banco
89408 SINAPI 8,38UNCPU

■u



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDl: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 0,1359000 22,67 3,08AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88248 SINAPICPU_A

27,45

49,09

3,730,1359000

0,0071000

1,0000000

0,0080000

0,0302000

0.00

Valor com BDl =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FFIASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

H88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00003529 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
0,34UNINS
0.730,73UN

INS
0,4455,61UNINS

2,06 0.06UN
INS

MO com LS => 4.634,63 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl => 10.402,02

Preço TolaI => 20.802,0000000Quant. =>

TolaI

214,18

QuanL

1,0000000

Valor Unít

214,18

UndDescrição

TÉ, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

AUXILIAR DÊ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
94701 SINAPI

2.7.3.13
UNCPU

22,67 14,640.6460000H88248 SINAPICPU_A

27.45

168,36

16,02

55.61

17.73

168,36

0,6460000

1.0000000

0.4330000

0,1140000

0,0970000

0.00

Valor com BDl =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE SOLDAVEL. PVC, 90 GRAUS. 110 MM, P/URA AGUA FRIA PREDIAL (N8R 5648)

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

H88267 SINAPI

00007146 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UNINS

6,93UNINS
6,33UN

INS
2,06 0.19UN

INS
MO com LS => 22.05

265,96

LS=>22,05

51,78

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

Preço Total => 531,92Quant. => 2,0000000

Total

188,79

Valor Unit

188,79

QuanL

1,0000000

Und
Código Banco
94702 SINAPI

Descrição

TÉ DE REDUÇÃO, PVC. SOLDÃVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBFWFIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
AUXILIAR DE ENCAN/VDOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.7.3.14

UN
CPU

22,67 14,640.6460000H88248 SINAPICPU A

27,45

142,97

16,02

55,61

17,73

142,97

0,6460000

1,0000000

0,4330000

0,1140000

0,0970000

0,00

Valor com BDl =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDFÍÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE DE REDUCAO, PVC. SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3

LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100

H88267 SINAPI

00007106 SINAPI

00020080 SINAPI

00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

CPU_A
UN

INS
6,93UN

INS
6.33UN

INS
2,06 0.19 X T- -c

c 3'::
UN

INS
22,05

234,43

MO com LS =>LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

22,05

45,64

Preço Total => 468,86QuanL => 2,0000000

Total

15,66

Valor Unít

15,66

Quant

1,0000000

UndDescrição

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÃVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

2.7.3.15 Código Banco
103968 SINAPI UN

CPU



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.S2S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 0U2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% {HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0735000 22,67 .66
88240 SINAPICPU_A

2,0127,45

49,09

10,22

0,0735000

0,0141000

1,0000000

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAiíES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM '850* GR

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL. LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D’AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPI

00000122 SINAPI

00000816 SINAPI

CPU_A
0,69UN

INS
10,22UN

INS

1,0555,610.0190000

0.0165000

0.00

Valor com BDI =>

UN00020083 SINAPI

00038383 SINAPI

INS
0.032,06UN

INS
2,50MO com LS =>LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,50

19,443.78

38,88Preço Total =>2.0000000Quant =>

13.1S9.66

Total

89,16

89,16

55,30

110,71

CAIXA DO MACROMEDIDOR

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2,7.4

2,7.4.1
Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

Quant.

1,0000000

3,9560000

0,00

Valor com BOI =>

Und
Código Banco
93358 SINAPI

88316 SINAPI

m’
CPU

H
CPU_A

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21,55

Preço Total => 415,163,7500000QuanL =>

Valor Unit

3,23

Total

3,23

Quant

1,0000000

Und
Descrição

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Código Banco
101617 SINAPI

2.7.4.2
m’

CPU

1.4328,21

22.54

35.67

0.0507000

0.0760000

0,0016000

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1,71H

0,05CHP

0,0429,360,0016000CHI
91534 SINAPICPU_A

2,11MO com LS =>0,00

Valor com BOI =>

LS =>2.11MO sem LS =>

Valor do BDI => 4,010,78

10,02Preço Total =>2,5000000Quant =>

Total

26,45

Valor Unit

26,45

QuanL

1,0000000

Und
Código Banco
93382 SINAPI

Descrição

REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCAOO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PAFLA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE OE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.7.4.3

m’
CPU

1,70315.730,0054000CHP
5901 SINAPICPU_A

0,0478,080,0006000CHI5903 SINAPICPU_A

17.7222.540,7866000H
88316 SINAPICPU_A



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHP 0,1962000 35.67 6,99COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
91533 SINAPICPU_A

MO com LS => 15.24

32,84

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

15,24 LS => 0,00

Valor com BDI =>6,39

2,3625000 Preço Total => 77,58Quant. =>

Quant.

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

Total

2.160,08

UndCódigo Banco

104488 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE \flGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M/kDEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PlUWT OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PIIAUR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA OE CIMENTO/ fiJRElA MÉDIA/
BRITA 1) - PREP/\RO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENS/V4ENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

2.7.4.4

m’CPU

1.5027000 93,62 140,68m'92419 SINAPICPU_A

377,072.0916000 180,28m'92455 SINAPICPU_A

275,565.0823000 54,2292514 SINAPICPU_A

13.83 37.29KG 2,696700092759 SINAPICPU_A

1.0504000 12,94 13,59KG92760 SINAPICPU_A

KG 0,5540000 12.09 6.6992761 SINAPICPU_A

19,8152000 10.71 212.22KG92762 SINAPICPU A

8,0102000 13.29 106,45KG92768 SINAPICPU_A

12.40 171.37KG 13,820200092769 SINAPICPU_A

513,021,0000000 513.02m’94971 SINAPICPU A

1,0000000 306.14 306,14m’103670 SINAPICPU A

MO com LS => 530.22

2.682.38

LS => 0.00

Valor com BOI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522,30

Preço Total => 335,29Quant => 0,1250000

Total

60,04

Quant

1,0000000

Valor Unit

60,04

UndDescrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Código Banco

103323 SINAPI

2.7.4.5

m'CPU

- ^ e

7,310,0104000 703,46m’ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNIC/VASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREP/^RO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87369 SINAPICPU_A cn

S:C

0.5900000 28.21 16,64H88309 SINAPICPU A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525«0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 0,2950000

0,4200000

22,54 6,64

1.10
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA OE ACO SOLDADA GALVANIZAOA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = *1,20 A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5’ CM

PINO OE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)
BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA OE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,. 9

X19X39CM (NBR 15270)

88316 SINAPI

00034557 SINAPI

CPU_A
2,62M

INS

0,200.0050000

13.6000000

40.33CENTO00037395 SINAPI

00037592 SINAPI

INS
2.07 28.15UN

INS

MO cofn LS => 17,25

74.55

0,0017,25

14,51

LS=>MO sem LS =>

Valor do BDI => Valor com BDI =>

Preço Total => 894,60Quant => 12,0000000

TotalQuant.

1,0000000

Valor Unit

5,08

UndDescrição

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. /\F_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
87878 SINAPI

2.7.4.6
5,08m'

CPU

2,590,0037000 702,54m’87377 SIN/^ICPU_A

28,21

22,54

MO com LS =>

1,920,0681000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
0,57H

2,23LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,23

6,301,22

Preço Total => 151,2024.0000000Quant. =>

Total

24,82

Quant

1,0000000

Valor Unit

24,82

UndDescrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO OE TALISCAS. AF_06/2014

Código Banco
87547 SINAPI

2.7.4.7
m'

CPU

12,070,0213000 566,82m’ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU_A

9,8728,21

22,54

MO com LS =>

H 0,3500000

0,1280000

0.00

Valor com BDI =>

88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
2,88H

10.07

30.82

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

10.07

6,00

Preço Total => 739,68Quant => 24,0000000

Valor Unit

487,40

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

Und
Descrição
CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

Código Banco
13425 SEINFRA

2.7.4.8
487,40UN

£INS C7
0,00LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

605,25Valor com BDI =>117,85

Preço Total => 2.421,00Quant => 4,0000000

Total

478,83

Valor Unit

478,83

Quant

1,0000000

Und
Descrição
TUBO FoFo Cl FLANGES ON 100 PN10 ● L= 250

Código Banco

13960 SEINFRA

2.7.4.9
UN

INS

N»

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
0,00 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 0,00

594,61

MO sem LS =>

Valor do BOI => 115,78

Preço Total =>2.0000000 1.189,22Quartt. =>

Valor Unlt

514,27

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição
JUNTA GIBAULT DN 100

Código Banco

13892 SEINFRA

2.7.4.10

514,27UN
INS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

633,62124,35

Preço Total => 1.277,242,0000000Quant. =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unlt

4.196,62

MO com LS =>

UndDescrição
HIDRÓMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m’/h, Dn lOOmm - COMPLETO

Código Banco
18667 SEINFRA

2.7.4.11
4.196,62UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

5.211,361.014.74

Preço Total => 5.211,36QuanL => 1,0000000

Total

39,13

Valor Unit

39,13

Und QuanL

1,0000000
Descrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN
100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11.7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONT/\L 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV- CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

AUXILIAR DE ENCAN/\DOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
103138 SINAPI

2.7.4.12
UN

CPU

276,98 20,13CHP 0,07270005928 SINAPICPU_A

78.05 11,34CHI 0,14540005930 SINAPICPU_A

22,67 1,410,0626000H88248 SINAPICPU_A

27.45

MO com LS =>

6,25ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2279000

0,00

Valor com BDI =>

H88267 SINAPICPU A
11,86

48,59

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

11,86

9,46

Preço Total => 437,319,0000000QuanL =>

290,91

Total

14,48

ABRIGO PARA QUADRO ELETRlCO

Descrição

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍUCA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

2.7.5

2.7.5.1
X -

c l/l ;5
Valor Unlt

14,48

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco
88489 SiNAPI m*

CPU

30,71

22.54

36.17

MO com LS =>

5,000,1631000

0,0544000

0,2285000

0,00

Valor com BDI =>

H88310 SINAPI

88316 SINAPI

00007356 SINAPI

CPU_A

CPU_A
1,22H

8,26L
INS

4,08LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,08

17,983,50

290,9116,1800000 Preço Total =>QuanL =>



\ }

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

2.247.318,35

2.076.776,59
UNIDADES DE RESERVAÇAO
UNIDADE 01 - RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO ELEVADO CAP_1.O00,O0M3, TORRE

DE 10.00M

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,OOM - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10- - CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10- - CHI DIURNO. AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X T CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM. EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO

TABUA ●2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

3

3.1

4.600,30

Total

62,95

3.1.1
Valor Unit

62,95

Und QuanL

1,0000000
Código Banco

99059 SINAPI

3.1.1.1

M
CPU

8.250,3563000

0,7125000

0,0039000

23.17

27.86

29.80

H88239 SINAPI

88262 SINAPI

91692 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

19,85H

0,11CHP

0,470,0168000 28.52CHI91693 SINAPICPU_A

455.70 2,09m’ 0,004600094974 SINAPICPU_A

2,60 3,90UN 1,5000000

0,7445000

99062 SINAPI

00004417 SINAPI

CPU_A
8,11 6,03MINS

12,010,4125000 29,13M00004433 SINAPIINS

2,320,1110000

0,0256000

0,5500000

20.99

36.17

12,74

MO com LS =>

KG00005068 SINAPI

00007356 SINAPI

00010567 SINAPI

INS
0.92L

INS
7,00M

INS
22,36

78.17

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22,36

15,22 Valor com BDI =>

58,8500000 Preço Total => 4.600,30Quant. ->

38.665,04

Total

147,57

MOVIMENTO DE TERRA

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3.1.2

3.1.2.1
Valor Unit

147,57

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco
96522 SINAPICPU

47,47

100,10

94,94

183,25

1,6830000

4,4410000

0,00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A
CPU A

H

LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

94,94

35,68

-

c

33.912.24Preço Total =>Quant => 185,0600000

n

TotalValor Unit

22,41

315,73

Und QuanL

1,0000000

0,0054000

Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS. COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
CAMINHÃO PIPA 10,000 L TRUC/^JO, PESO BRUTO TOTAi. 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA- CHP DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
104737 SINAPI

5901 SINAPI

3.1.2.2 -.522,41m*
CPU

1,70CHP
CPU_A

”^C

o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.$12.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHI 0.0006000 78,08 0,04CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG. CARGA UTIL MAXIMA

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA
DÊ 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015

5903 SINAPICPU_A

22,54 19,85H 0,8809000

0,0942000

88316 SINAPI

91277 SINAPI

CPU_A

CPU_A 8,79 0,82CHP

0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 12,46

27.82

MO sem LS =>

Valor do BDI=>

12,46 LS =>

5,41

Preço Total => 1.694,51Quant. B> 60,9100000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

8,95

UndCódigo Banco
100982 SINAPI

Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M' - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA (CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA UVRE

(UNIDADE: M3). AF.07/2020
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

3.1.2.3

8.95m’CPU

204,71 1,69CHP 0,00830005631 SINAPICPU_A

0,89CHI 0,0105000 84.805632 SINAPICPU_A

267,58 5,29CHP 0,019800091386 SINAPICPU_A

CHI 0,0138000 78,67 1,0891387 SINAPICPU_A

MO com LS => 1,271,27 LS »> 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI => 11,112.16

Preço Total => 676,71Quant o> 60,9100000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

3,15

UndDescrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL

(UNIDADE; M3XKM). AF_07/2020

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
93588 SINAPI

3.1.2.4

3,15M3XKMCPU

0,0105000 267,58 2,80CHP91386 SINAPICPU_A

78,67 0,35CHI 0,004500091387 SINAPICPU A

X ~ -C
MO com LS => 0,400,40 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>
ccr

3,910,76

cc

\Ljd

2.381,58609,1000000 Preço Total =>Quant. =>

385.047,85

Total

INFRAESTRUTURA

Descrição

3.1.3

3.1.3.1 Quant Valor UnitUndCódigo Banco

f:ro



>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525»0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,90% (MÈS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
127,22 127,22M 1,0000000ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E
DESMOB1U2AÇÃO). AF_01/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M’ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M> /128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE; M3). AF_07/2020

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO.

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE
137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO.

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE

137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM ● CHI DIURNO, AF_06/2015

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENC/\RGOS COMPLEMENTARES

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M>. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL. CLASSE DE RESISTÊNCIA C25. COM BRITA 0 E 1, SLUMP =

130 ♦/- 20 MM. EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CPU 100697 SINAPI

1.410,1571000 9,00m’100973 SINAPICPU_A

6,290,2795000

0,0342000

22,54

410,45

H88316 SINAPI

90680 SINAPI

CPU_A

CPU_A
14,03CHP

10,800.0612000 176,62CHI90681 SINAPICPU_A

0,76120,290,0064000

1,3913000

0.0524000

H90778 SINAPI

95579 SINAPI

97913 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

11,548,30KG

0,173.32M3XKM

82,22576,580,1426000m’00038405 SINAPIINS

7.30MO com LS =>7,30 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI => 157.9830,76

Preço Total => 70.143,12444,0000000Quant. =>

Total

455,70

Quant

1,0000000

Valor Unit

455,70

UndCódigo Banco
94974 SINAPI

Descrição

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_07/2016
SERVENTE COM ENC/LRGOS COMPLEMENTARES

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA J/\ZIDA, SEM TRANSPORTE)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

3.1.3.2

m’CPU

22.64

77.50

141.68

66,16

197,03

50,83

87,87

565,88

6,2858000

0,8538000

218,9300000

0.5971000

0,00

Valor com BDI =>

H88316 SINAPI

00000370 SINAPI

00001379 SINAPI

00004721 SINAPI

CPU_A
m’INS

0,90KGINS

85,13

MO com LS =>

m’INS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

87,87

110,18

41.302,78Preço Total =>Quant. => 72,9886000

Total

141,51

Valor Unit

141,51

Quant

1,0000000

UndCódigo Banco
96540 SINAPI

Descrição

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTIUZAÇÕES. AF_06/2017

3.1.3.3

m’CPU

X ~ ~

c

23,17

27,86

29,80

20,43

59,67

0,8820000

2.1420000

0,0240000

HAJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCW3A COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10- - CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10“ - CHI DIURNO. AF_08/2015

88239 SINAPI

88262 SINAPI

91692 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

H
n

0.71CHP

2,7928.52CHI 0,098000091693 SINAPICPU_A

c

o
rs>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCiMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m' 0,3340000 60.33 20,15CHAPAIAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA

EM AGUA

PONTALETE *7,5 X 7,5' CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

SARRAFO -2,5 X 7.5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15(1 1/4 X 13)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2X11)

00001358 SINAPIINS

0.090,0095500 10,02L00002692 SINAPIINS

11.28 17.541.5550000

1.7960CHX)

0,0340000

0.6000000

0.0130000

0.0320000

0,00

Valor com BDI =>

M
00004491 SINAPI

00004517 SINAPI

00005073 SINAPI

00006212 SINAPI

00020247 SINAPI

00040304 SINAPI

INS
7.073,94M

INS
0.7221,39

18,70

23,24

25,90

MO com LS =>

KG
INS

11,22M
INS

0.30KG
INS

0,82KGINS
56,83

175,72

56,83

34,21

LS =>MQ sem LS =>

Valor do BDI =>

22.326,98Preço Total =>Quant => 127,0600000

Valor Unit

13,73

Total

13,73

Quant.

1,0000000

UndDescrição

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENT/M^ES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18BWG, D= 1,25 MM (0.01 KG/M)

Código Banco

96546 SINAPI

3.1.3.4

KG
CPU

1,020.0440000

0,1160000

1,0000000

0,4800000

23,26

28,00

H88238 SINAPI

88245 SINAPI

92803 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

3,24H

8,92 8,92KG

0,22 0,10UN
INS

0,450,0250000

0,00

Valor com BDI =>

18,27

MO com LS =>

KG00043132 SINAPIINS
3,073,07 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 17,043,31

6.679,68Preço Total =>392,0000000Quant. =>

Total

10,56

Quant

1,0000000

Valor Unit

10,56

Und
Código Banco
96547 SINAPI

Descrição

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

/UUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E OOBFLA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_0ei2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO. PARA

VERGALHAO '4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

AFLAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 MM (0.01 KG/M)

3.1.3.5
KG

CPU

0.510,0220000

0,0680000

1,0000000

0,3060000

23.26

28,00

H88238 SINAPI

88245 SINAPI

92804 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1.90H

7,647,64KG

0,22 0,06UN
INS

0,4518,27

MO com LS =>

KG 0.0250CKX)

0.00

Valor com BDI =>

00043132 SINAPIINS
1.73LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

1.73

13,112.55

X T T
ç_11.405,70870,0000000 Preço Total =>Quant => QC

n

ccTotalValor Unit

9,81

Quant

1,0000000

Und
Código Banco
96548 SINAPI

Descrição

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM ●

MONTAGEM. AF_06/2017
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3.1.3.6

9,81KG
CPU

23,26 0,370,0160000H88238 SINAPICPU A

c



> >

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525W0001 -40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 0,0495000

1,0000000

0,1975000

28,00 1,38ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022
ESPAC^OR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLÁSTICO. PARA

VERGALHAO *4.2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D * 1,25 MM (0,01 KG/M)

88245 SINAPI

92805 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A 7,57 7,57KG

0,040.22UNINS

18,27

MO com LS =>

0,45KG 0,0250000

0.00

Valor com BOI =>

00043132 SINAPIINS

1,22LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

1,22

12,182,37

Preço Total => 36.576,543.003,0000000Quant. =>

Total

10,67

Valor Unit

10,67

Und QuanL

1,0000000
Descrição

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO. PARA

VERGALHAO *4.2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, O = 1,25 MM (0,01 KG/M)

Código Banco
96549 SINAPI

3.1.3.7

KGCPU

0.2723.26

28.00

0,0120000

0,0365000

1,0000000

0,1360000

H88238 SINAPI

88245 SINAPI

92806 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1.02H

8.918.91KG

0.020,22UNINS

0,4518,27

MO com LS =>

KG 0,0250000

0,00

Valor com BDI =>

INS 00043132 SINAPI

0.89MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,89 LS =>

13.252,58

Preço Total => 24.751,00Quant. => 1.868,0000000

Valor Unit

10,29

Total

10,29

Quant

1,0000000

UndCódigo Banco

96550 SINAPI

Descrição

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM -
MONTAGEM. AF_O6/2017
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 MM (0.01 KG/M)

3.1.3.8

KGCPU

23.26

28.00

0,190,0085000

0,0260000

1,0000000

0,0960000

H88238 SINAPI

88245 SINAPI

92798 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0.72H

8.918.91KG

0.020.22UNINS

18,27

MO com LS =>

0,450,0250000

0,00

Valor com BDI =>

KGINS 00043132 SINAPI

0,64LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,64

12,772,48

Preço Total => 17.303,351.355,0000000Quant. =>

Valor Unit

754,22

Total

754,22

Quant

1,0000000

UndDescrição
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO

DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÂSICO
POTÊNCIA DE 2 CV-CHP DIURNO, AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DÊ PONTEIFtA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÂSICO
POTÊNCIA DE 2 CV- CHI DIURNO. AF_06/2015

Código Banco
96555 SINAPI

3.1.3.9

m’CPU

37 T- -r

26.21

22,54

68.40

64.96

2,4250000

2,8820000

0,3400000

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

90586 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

ÇT n
H

CD1,27 0,43CHP

0,531,1010000 0,49CHI90587 SINAPICPU_A

T>

c



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m’ 1.1600000 534,40 619,90CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2.1:2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
94972 SINAPICPU_A

MO com LS => 141.45

936.59

0,00MO sem LS =>

Valor do BDl =>

141,45

182.37

LS =>

Valor com BDl =>

Preço Total => 116.277,64124,1500000Quant. =>

Total

17,27

Quant

1,0000000

Valor Unit

17,27

UndDescrição

ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM.

AF_05/2021
MARTELO OEMOUDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR

MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO, AF_01/2021

MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR

MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO, AF_01/2021

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
95601 SINAPI

3.1.3.10

UNCPU

4,7823,87CHI 0,2003000102274 SINAPICPU_A

26,52 4,310,1627000CHP102275 SINAPICPU A

8,180,3630000

0,00

Valor com BDl =>

22,54

MO com LS =>

H88316 SINAPICPU_A
10,61

21,44

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

10,61

4,17

Preço Total => 793,2837,0000000Quant =>

Total

59,40

Valor Unit

59,40

Quant

1,0000000

UndDescrição

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3
DEMÃOS, AF_09/2023
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MEMBRANA IMPERMEABIL1ZANTE ACRÍLICA MONOCOMPONENTE

Código Banco
98554 SINAPI

3.1.3.11

CPU

3,000,1286000

0,5703000

1.2000000

0,00

Valor com BDl =>

23,36

28,21

33,60

MO com LS =>

H88243 SINAPI

88270 SINAPI

00043147 SINAPI

CPU_A

CPU_A
16,08

40,32

13,03

73,76

H

KGINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

13,03

14,36

Preço Total => 37.487,78508.2400000Quant =>

1.176.122,88

Total

13,83

MESOESTRUTURA

Descrição

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLÁSTICO. PARA

VERGALHAO *4,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18BWG, D= 1.25 MM (0,01 KG/M)

3.1.4

3.1.4.1 Valor Unit

13,83

Quant

1,0000000

UndCódigo Banco

92759 SINAPI KGCPU

0,4023,26

28.00

H 0,0175000

0,1069000

1,0000000

1,1900000

88238 SINAPI

88245 SINAPI

92800 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

2,99H

9,739.73KG

0,260,22UNINS X ~ “

0,4518,27

MO com LS =>

KG 0,0250000

0,00

Valor com BDl =>

.*100043132 SINAPIINS

^03

5-

3.56LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

3,56

17,173.34

\£Preço Total => 5.563,08324,0000000Quant =>

SõTotalValor UnitQuantUnd cCódigo Banco Descrição3.1.4.2

*D

s c

&



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-tO

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
12,94 12,94KG 1,0000000ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5’ MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, O = 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

92760 SINAPICPU

0,0129000

0,0790000

1,0000000

0,9700000

23,26

28,00

0,30H88238 SINAPI

88245 SINAPI

92801 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

2,21H

9,77KG 9,77

0,21UN 0,22INS

18,27

MO com LS =>

0,45KG 0,0250000

0,00

Valor com BDI =>

00043132 SINAPIINS
LS => 2,36MO sem LS =>

Valor do BOI =>

2,36

16,063,12

Preço Total => 17.521,46QuanL => 1.091,0000000

Total

12,09

QuanL

1,0000000

Valor Unit

12,09

UndDescrição

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM. NFJXJ2Q22
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO. PARA

VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1.25 MM (0,01 KG/M)

Código Banco
92761 SINAPI

3.1.4.3

KGCPU

23,26

28,00

0,21H 0,0092000

0,0561000

1.0000000

0,7430000

88238 SINAPI

88245 SINAPI

92802 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1,57H

9,70 9,70KG

0,22 0,16UNINS

0,45KG 0,0250000

0,00

Valor com BDI =>

18,27

MO com LS =>

00043132 SINAPIINS
1,55LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1.55

15.012,92

7.429,95Quant. => 495,0000000 Preço Total =>

Total

10,71

QuanL

1,0000000

Valor Unit

10,71

UndDescrição

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTFLADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG^) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

Código Banco
92762 SINAPI

3.1.4.4
KGCPU

0.140.0064000

0,0392000

1.0000000

0,5430000

23,26

28,00

H88238 SINAPI

88245 SINAPI

92803 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

1.09H

8,928,92KG

0,110,22UNINS

18,27

MO com LS =>

0,45KG 0,0250000

0,00

Valor com BDI =>

00043132 SINAPIINS

1,03LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,03

13,292.58

X -z

9.967,50QuanL => 750,0000000 Preço Total =>

COTotalQuanL

1,0000000

Valor Unit

8,97

Ti.UndDescrição

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO OE 12,5 MM. AF_06/2022

Código Banco

92763 SINAPI

3.1.4.5

..se

8,97KGCPU

23,26

28,00

0,09H 0,0042000

0,0257000

1,0000000

88238 SINAPI

88245 SINAPI

92804 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0.71H

7,647,64KG

is



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
UN 0,3670000 0,22 0,08ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO '4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, O = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0,01 KG/M)

00039017 SINAPIINS

0,4518,27

MO com LS =>

0,0250000

0.00

Valor com BDI =>

KG00043132 SINAPIINS
0.650,65 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 11.132.16

5.609,52Preço Tolal =>504,0000000Quant. =>

TotalValor Unit

8,67

Quant.

1,0000000

Und
Descrição

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCI/M30R CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO ‘4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0,01 KG/M)

Código Banco
92764 SINAPI

3.1.4.6
8,67KGCPU

0,0723,26

28,00

0.0032000

0.0194000

1,0000000

0,2120000

H88238 SINAPI

88245 SINAPI

92805 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

0,54H

7,577,57KG

0.040,22UN
INS

0.4518.27

MO com LS =>

0,0250000

0,00

Valor com BDI =>

KG00043132 SINAPIINS
0,45LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,45

10,762,09

49.926,40Preço Total =>4.640,0000000Quant. =>

TotalValor Unit

9,85

Quant

1,0000000

Und
Código Banco
92765 SINAPI

Descrição

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

3.1.4.7
9,85KG

CPU

0,0523,26

28,00

0,0025000

0.0152000

1.0000000

0,1130000

H88238 SINAPI

88245 SINAPI

92806 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0,42H

8,918,91KG

0.020,22UNINS

0.4518.27

MO com LS =>

0,0250000

0,00

Valor com BDI =>

KG00043132 SINAPIINS
0,34LS =>0,34MO sem LS =>

Valor do BDI => 12,232,38

12.768,12Preço Total =>1.044,0000000Quant =>

Total

12,40

Valor Unit

12,40

Quant

1,0000000

Und CDDescrição

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO '4,2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1.25 MM (0,01 KG/M)

Código Banco
92769 SINAPI

3.1.4.B

KG
CPU

0,2223,26

28,00

0,0098000

0,0597000

1.0000000

1.3330000

H r .88238 SINAPI

88245 SINAPI

92801 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1,67H

9,779,77KG

11
0,290,22UN

INS

0,4518,27

MO com LS =>

0,0250000KG00043132 SINAPIINS
1,950,00LS =>MO sem LS => 1.95



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPl - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Valor com BDI -> 15.39Valof do BDI => 2,99

Preço Total => 8.726,13Quant. => 567,0000000

Valor Unit

11,58

Total

11,58

Und Quant.

1,0000000
Código Banco
92770 SINAPl

Descrição

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12.5’ MM, COBRIMENTO 20 MM

MiAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

3.1.4.9

KGCPU

0.0066000

0,0403000

1,0000000

0,7280000

23,26

28,00

0,15H88238 SINAPl

88245 SINAPl

92802 SINAPl

00039017 SINAPl

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1,12H

9,70 9,70KG

0,22 0,16UNINS

18,27

MO com LS ->

0,45KG 0,0250000

0,00

Valor com BDI ==■

00043132 SINAPlINS

LS => 1,20MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1.20

14,382,80

Preço Total => 3.825,08Quant. => 266,0000000

Valor Unit

10,25

Total

10,25

Und Quant

1,0000000

Descrição

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO. PARA

VERGALHAO *4,2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

Código Banco
92771 SINAPl

3.1.4.10

KGCPU

0,09H 0.0042000

0,0259000

1,0000000

0.3570000

23.26

28,00

88238 SINAPl

88245 SINAPl

92803 SINAPl

00039017 SINAPl

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0,72H

KG 8,92 8,92

0,07UN 0,22INS

18,27

MO com LS =>

0,45KG 0,0250000

0,00

Valor com BDI =>

INS 00043132 SINAPl

0,75MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,75 LS =>

12,722,47

Preço Total => 10.061,52Quant. => 791,0000000

Valor Unit

8,57

Total

8,57

Und Quant

1,0000000

Descrição

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 12,5 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 MM (0.01 KG/M)

Código Banco

92772 SINAPl

3.1.4.11

KGCPU
X z ”
Ç- V> o
çr0,05H 0,0023000

0,0143000

1,0000000

0,1470000

23,20

28,00

o88238 SINAPl

88245 SINAPl

92804 SINAPl

00039017 SINAPl

CPU_A

CPU_A
CPU A

0,40 CPH

7,64 7,64KG

0,22 0,03UNINS

18.27

MO com LS =>

0.45KG 0,0250000

0,00

Valor com BDI =>

00043132 SINAPlINS

0,400.40 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>
c

10,642,07

c
NI

Preço Total =>1.795,0000000 19.098,80Quant -> O

Valor Unit TotalUnd QuantDescrição3.1.4.12 Código Banco



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
8,39 8,39KG 1,0000000ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 MM (0.01 KG/M)

92773 SINAPICPU

0.040.0020000

0.0121000

1.0000000

0.0250000

0,00

Valor com BDI =>

23,26

28,00

H88238 SINAPI

88245 SINAPI

92805 SINAPI

00043132 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0.33H

7.57KG 7,57

0.4518,27

MO com LS =>

KGINS

0.29LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,29

10.412.02

52.601,735.053,0000000 Pre^o Total =>Quant. =>

TotalQuanL

1,0000000

Valor Unit

9,70

UndCódigo Banco
92774 SINAPI

Descrição

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
AJUDANTE DE ARM/\DOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE Ê DOBFIA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022
ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

3.1.4.13

9,70KGCPU

0.040,0018000

0,0108000

1.0000000

0,0250000

0.00

Valor com BDI =>

23,26

28,00

H88238 SINAPI

88245 SINAPI

92806 SINAPI

00043132 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0,30H

8,918,91KG

0,4518,27

MO com LS =>

KGINS

0,24MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,24 LS =>

12,042,34

Preço Total => 41.778,80Quant. => 3.470,0000000

Total

13,53

Quant.

1,0000000

Valor Unit

13,53

UndCódigo Banco
92917 SINAPI

Descrição

ARMAÇÃQ DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.4.14

KGCPU

23,26

28,00

0,38H 0,0166000

0,1015000

1,0000000

0,7430000

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO ‘4,2 A 12.5‘ MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

88238 SINAPI

88245 SINAPI

92802 SIN/LPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

2.84H

9.709,70KG

0.160,22UNINS

0.45KG 0,0250000

0.00

Valor com BDI =>

18,27

MO com LS =>

00043132 SIN/\PIINS

2,54LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.54

16,803,27

Preço Total -> 8.316.00Quant. => 495,0000000

çr r-.
Total

11,72

QuanL

1,0000000

Valor Unit

11,72

UndCódigo Banco
92919 SINAPI

Descrição

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.4.15
o:}

KGCPU

23,26

28,00

0.260,0116000

0,0709000

1,0000000

0,5430000

HAJUD/\NTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENT/U^ES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCUUU? COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

CPU_A

CPU_A

CPU_A

88238 SINAPI

88245 SINAPI

92803 SIN/^I

00039017 SINAPI

,8o1.98H

c8,928,92KG

■c0,110.22UNINS
c



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC . 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
KG 0,0250000

0,00

Valor com BDl =>

18,27

MO com LS =>

0,45ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18BWG, D = 1.25 MM (0.01 KG/M)00043132 SINAPIINS

1.711.71 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl => 14,552.83

Preço Total => 33.319,50Quant. => 2.290,0000000

Valor Unit

9,63

Total

9,63

Und QuanL

1,0000000
Código Banco

92921 SINAPI

Descrição

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.4.16

KGCPU

0,170,0076000

0,0464000

1,0000000

0,3670000

23,26

28,00

HAJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DIST/y^CIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1.25 MM (0.01 KG/M)

88238 SINAPI

88245 SINAPI

92804 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

1,29H

7,64KG 7,64

0.22 0,08UNINS

0,45KG 0.0250000

0,00

Valor com BDl =>

18,27

MO com LS =>

00043132 SINAPIINS

1.101.10 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl => 11,952,32

Preço Total => 48.564,804.064.0000000Quant. =>

Total

9,17

Valor Unit

9,17

Und Quant.

1,0000000
Descrição

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.4.17 Código Banco

92922 SINAPI KGCPU

0,130,0057000

0,0351000

1,0000000

0,2120000

23,26

28.00

HAJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

88238 SINAPI

88245 SINAPI

92805 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0,98H

7.577.57KG

0.040,22UNINS

0,450,0250000

0,00

Valor com BDl =>

18,27

MO com LS =>

KG00043132 SINAPIINS

0,79LS =>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,79

11,382,21

64.968,42Preço Total =>Quant => 5.709,0000000
X -r -Z

Ç l/! ĈTotal

10,25

Valor Unit

10,25

QuanL

1,0000000

Und CTDescrição

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Código Banco
92923 SINAPI

3.1.4.18 f~!

KGCPU

23,26

28.00

0.100,0045000

0,0275000

1,0000000

0,1130000

HAJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

88238 SINAPI

88245 SINAPI

92806 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0,77H

8,91KG 8,91
\C0,22 0,02UNINS
TJ

c
0,450,0250000 18,27

MO com LS =>

KG I00043132 SINAPIINS

0.61LS => 0,00MO sem LS => 0,61 NJ



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA,ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
2,47 Valor com BDI -> 12,72Valor do BOI =>

Preço Total => 107.127,84Quant. => 8.422,0000000

Total

10,05

Quant

1,0000000

Valor Unit

10,05

Und
Descrição

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS OE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Código Banco

92924 SINAPI

3.1.4.19
KG

CPU

23,26

28,00

0,080,0035000

0,0216000

1,0000000

0,0520000

HAJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA

VERGALHAO *4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0,01 KG/M)

88238 SINAPI

88245 SINAPI

92798 SINAPI

00039017 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0,60H

8,91 8,91KG

0,010,22UN
INS

0,450.0250000

0,00

Valor com BDI =>

18,27

MO com LS =>

KG00043132 SINAPIINS
0,48LS =>0,48MO sem LS =>

Valor do BDI => 12,482,43

Preço Total => 169.110,51Quant => 13.550,5220400

Total

62,96

Valor Unit

62,96

Und Quant

1,0000000
Descrição
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES. EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLAST1FIC/\DA, E = 18 MM. AF_09/2020

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM AGUA

LOCACAO OE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULÁVEIS.
EXTENSÃO DE *1.50* A *2.80' M

LOCACAO DE VIGA SANDUÍCHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES. ALTURA

DE *8* CM. LARGURA DE *6* CM E EXTENSÃO DE 2 M

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1.20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8",
INCLUINDO PORCA E FLANGE

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

Código Banco
92445 SINAPI

3.1.4.20
m'

CPU

23,17

27,86

251,07

4.190,1810000

0,9880000

0,0670000

H88239 SINAPI

88262 SINAPI

92264 SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

27,52

16.82

H

m’

10,02 0.04L 0,004000000002692 SINAPIINS

3,000.1960000 15,31UNXMES00040271 SINAPIINS

6,280,3930000 16,00UNXMES00040275 SINAPIINS

5,89 4,62MES 0.785000000040287 SINAPIINS

25,90

MO com LS =>

0,49KG 0,0190000

0,00

Valor com BDI =>

00040304 SINAPIINS
23,93

78,18

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

23,93

15,22

14.246,35Preço Total =>Quant -> 182,2250000
J3

OValor Unit

280,34

Total

280,34

Quant

1,0000000

Und
Descrição

MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA OE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/202

Código Banco

92453 SINAPI

3.1.4.21 o

m*
CPU

23,17

27,86

6,510,2810000

1,5310000

HAJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88239 SINAPI

88262 SINAPI

CPU_A
CPU A

42,65H

c

c

O
n;

£;>



\

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525W0001 -40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA,ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17MM.AF_09/2020

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020
DESMOLOANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM AGUA

TABUA NAO APARELHADA ‘2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA. ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

0,4140000 140,02 57,96
92265 SINAPlCPU_A

46,75

10,02

161.663,4580000

0,0100000

M
92272 SINAPl

00002692 SINAPl

CPU_A
0.10L

INS

10.2021,050,4850000M
00006193 SINAPlINS

1,2625,90

MO com LS =>

KG 0.0490000

0,00

Valor com BDI =>

00040304 SINAPlINS
59,73

348,12

59.73

67.78

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

8.360,97Preço Total =>24,0175000Quant. =>

Total

108,27

Valor Unit

108,27

QuanL

1,0000000

Und
Descrição

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULA,R DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10"- CHI DIURNO, AR_08/2015

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

Código Banco
92268 SINAPl

3.1.4.22
m'

CPU

23,17

27,86

29,80

0,110,0050000

0.0050000

0,0050000

H
88239 SINAPl

88262 SINAPl

91692 SINAPl

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0,13H

0,14CHP

0,6228,520.0220000CHI91693 SINAPlCPU_A

107,27102,171,050000000001345 SINAPlINS

0.72MO com LS =>0,00

Valor com BDI =>

LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,72

134.4426,17

Preço Total => 13.891,68103,3300000Quant. =>

Total

189,76

Valor Unit

189,76

QuanL

1,0000000

Und
Descrição

FORMA DESLIZANTE, EM CHAPA COMP.PLASTIFICADA, INCL.REUTILIZACAO DA FORMA E
DETODOS OS EQUIPAMENTOS DE DESLOCAMENTO

Código Banco

Próprio

3.1.4.23
m’

CPU

110320241

58,72

33,81

26,46

27,86

22,54

17,64

2.1080000

1,5000000

1,5000000

HCARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE

88262 SINAPl

88316 SINAPl

EMBASA

CPU_A

CPU_A
H

H
INS

B0100000

97

0,200,0200000 10,02LDESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA

EM AGUA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA. DE 2200 X

1600 MM, E = 12 MM

RIPA APARELHADA '1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

00002692 SINAPlINS

4,1220,63

30,41

KG 0.2000000

1,3500000
X ■f 500005061 SINAPl

00020209 SINAPl

INS
41,05M

INS
p

CD20.1091,400,2200000m'00011135 SINAPlINS

5,303,791,4000000M
00020205 SINAPlINS

o
N)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 ● M,S8C ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

88,15

45,88

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 88,15

235.64

Preço Total => 185.604,20767,6600000Quant. =>

Total

745,05

Valor Unít

745,05

Und Quant.

1,0000000
Código Banco

11032025 Próprio

Descrição

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DÊ IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100

+/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (OISPONIBILIZACAO DE BOMBA). SEM O LANÇAMENTO (NBR

8953)

3.1.4.24

m’
CPU

0.1710000

1.0260000

1.2130000

0.1200000

27.86

28.21

22.54

4.76H88262 SINAPI

88309 SINAPI

88316 SINAPI

90586 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

CPU_A

28,94

27,34

H

H

1.27 0,15CHP

0,02CHI 0,0510000 0,4990587 SINAPICPU_A

1.1030000 619.99 683,84m’00001525 SINAPIINS

MO com LS => 40,28

925,20

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

40.28

180,15

Preço Total => 248.027,61268,0800000Quant. =>

QuanL

1,0000000

8,2973000

5,5315000

1,2030000

Valor Unit

1.078,84

28,21

22,54

598,59

Total

1.078,84

234.06

124.68

720.10

UndDescrição

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/URES

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1;0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/AREIA
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

Código Banco
89993 SINAPI

88309 SIN/U^I

88316 SINAPI

90279 SINAPI

3.1.4.2S
m’

CPU
H

CPU_A

CPU_A

CPU_A

H

m’

MO com LS => 311.76

1.339,70

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

311.76

260,86

8.721,446,5100000 Preço Total =>Quant. =>

TotalValor Unit

10,79

23,36

Und QuanL

1,0000000

0.3220000

0,6520000

0,4800000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

CIMBRAMENTO METÁLICO

/DUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO METÁLICO EQUIPADO PARA CIMBRAMENTO (DIÂMETRO DA SECAO 1 1/2 *)

GASTALHO PARA VIGAS DE ANCORAGEM (CIMBRAMENTO)

Código Banco

040338 SBC

88243 SINAPI

000862 SBC

000872 SBC

3.1.4.26

10,79M3/MCPU

7,52H
CPU_A

1,36M/MES

MES

2.10INS

3,99 1,91
INS

4,76MO com LS =>4.76 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => X z'‘C13,392,60

Preço Total => 10.722,71800,8000000Quant. => cr
o

§2
-S:-l

TotalQuanL

1,0000000

0,0800000

Valor Unít

474,90

32,13

UndCódigo Banco
031260 SBC

90776 SINAPI

Descrição

ENSAIOS E PROVAS DE CARGA

ENCARREGADO GER/d. COM ENCARGOS COMPLEMENT/\RES

3.1.4.27

474,90UNCPU
2.57HCPU A

c
1



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.S25//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURJTICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,00% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
H 0,0610000

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

120,29

465,00

MO com LS =>

7,33

465,00
ENGENHEIRO CML DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONTROLE TECNOLOGICO - DOSAGEM OE CONCRETO CALCULO DE DOSAGEM RACIONAL

90776 SINAPI

008472 SBC

CPU_A
UN

INS
9.559,55 LS =>MO sem LS =>

Valor do 6D1 => 589,73114,83

3.538,38Preço TolaI =>Quant. => 6,0000000

TolaI

1.805,01

1.805,01

Quant

1,0000000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

1.605,01
1,805,01

MO com LS =>

UndDescrição

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO (10 PONTOS) 16 TIROS
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO (10 PONTOS) 16 TIROS

Código Banco
031181 SBC

013807 SBC

3.1.4.28

UN
CPU

UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

2.241,46436,45

6.724,38Preço Total =>Quant => 3,0000000

270.809,62

Total
TUBLAÇÓES,CONEXÕES,ACeSSÒRIOS
Descrição

EXTREMIDADE PF Cl ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN10

3,1.5

3.1.5.1
Valor Unit

4.645,81

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndCódigo Banco

13818 SEINFRA 4.645,81UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

6.769,161.123,35

Preço Total => 5.769,161,0000000Quant =>

Valor Unit

15.731,21
MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndCódigo Banco

13482 SEINFRA

Descrição

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA ON 400 PN10
3.1.5.2

15.731,21UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

19.535,013.803.80

Preço Total => 19.535,011,0000000Quant =>

TolaIValor Unit

11,446,24

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 400 PN10 - L=5800

Código Banco
14534 SEINFRA

3.1.S.3
11.446,24UNINS

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

14.213,942.767,70

Preço TolaI => 42.641,82Quant => 3,0000000

TotalValor Unit

7.834,16

MO com LS =>

Und Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
TUBO FoFo Cl FLANGES DN 400 PN10 - L=3000

Código Banco
14528 SEINFRA

3.1.5.4

7.834,16UNINS
^ -r -C0,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>
O9,728,45 çr1.894.29 n

CD
9.728,45Preço Total =>1,0000000Quant =>

^2
Total

15.731,21

Quant

1,0000000

Valor Unit

15.731,21

MO com LS =>

UndDescrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10

Código Banco
13482 SEINFRA

3.1.5.5

UNINS
n

0,000,00 LS =>MO sem LS =>

TJ

O
NJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BUR1T1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA,ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 63,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
Valor com BDI => 19,535.01Valor do BOI => 3,803,80

Preço Total => 39.070,02Quant. => 2,0000000

Valor Unit

2.780,31

MO com LS =>

TotalQuant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10

Código Banco
13480 SEINFRA

3.1.5.6

2.780,31UNINS

0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

3.452,58672.27

Preço Total => 3.452,58Quant. => 1,0000000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

2.334,68

MO com LS =>

UndCódigo Banco
13429 SEINFRA

Descrição

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA ON 300 PN10
3.1.5.7

2.334.68UNINS

0,00LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

2.899,20564.52 Valor com BDI =>

5.798,402,0000000 Preço Total =>Quant. =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

3.655,70

MO com LS =>

UndDescrição

TOCO Cl FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN10
Código Banco

13996 SEINFRA

3.1.5.8

3.655,70UNINS

0,000.00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 4.539,64883,94

4.539,64Preço Total =>Quant => 1,0000000

Valor Unit

8.960,11

MO com LS =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 300 PN10 ● L=5800

Código Banco

14512 SEINFRA

3,1.5.9

8.960,11UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0.00

11.126,662.166,55

Preço Total => 44.506,644,0000000Quant =>

Valor Unit

7.767,64

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0.00

Valor com BOI =>

UndDescrição

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 300 PN10 - L=4500

Código Banco
14509 SEINFRA

3.1.5.10

7.767,64UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0.00

9.645,651.878,21

9.645,85Preço Total =>Quant => 1,0000000

Valor Unit

3.273.08

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição

EXTREMIDADE PF Cl ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN10
Código Banco

13816 SEINFRA

3.1.5.11

3.273,08UN X T~SINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00
n

4,064,51791.43

'N
c

Preço Total => 4.064,51Quant. => 1,0000000
7D

"s

Valor Unit TotalQuantUndDescrição3.1.5.12 Código Banco

c
T3

C
o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
1,0000000 3.482,55

MO com LS =>

3.482,55

o.cw

4.324,63

UNTUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 ● L=200014318 SEINFRAINS

0,00 LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI => Valor com BDI =>842,08

Preço Total => 4.324,63Quant => 1,0000000

TotalValor Unit

4.351,70

MO com LS =>

Und QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
TE FoFo FF ON 300 x 300 PN10

3.1.5.13 Código Banco

13662 SEINFRA 4.351,70UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

5-403,941.052,24

Preço Total => 5.403,941,0000000Quant. =>

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

4.719,97

MO com LS =>

UndDescrição
REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 300 PN10

Código Banco

15153 SEINFRA

3.1.5.14

4.719,97UNINS

0,00LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

5.861.25Valor com BDI =>1.141.28

Preço Total => 11.722,502,0000000Quant =>

Total

2.015,08

Valor Unit

2.015,08

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI ->

UndDescrição
TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L= 500

3.1.5.15 Código Banco

13969 SEINFRA UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

2.502,32487,24

2.502,32Preço Total =>Quant. => 1,0000000

TotalQuant

1,0000000

Valor Unit

2.604,15

MO com LS =>

UndDescrição
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300

Código Banco
14007 SEINFRA

3.1.5.16

2.604,15UNINS
0,000,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

3,233.83Valor com BDI =>629.68

6.467,66Preço Total =>Quant => 2,0000000

TotalValor Unit

809,33

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UndDescrição
CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10

Código Banco
13426 SEINFRA

3.1.5.17

809,33UNINS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,00

1.005,02195,69

^ rs
^^32.010,04 crPreço Total =>Quant => 2,0000000 O

Valor Unit

885,66

MO com LS =>

TotalQuantUndCódigo Banco
13813 SEINFRA

Descrição

EXTREMIDADE PF Cl ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10

3.1.5.18

885,86UN 1,0000000INS
0.000,000.00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>
-H

●i-1.100,06Valor com BDI =>214.20

1.100,06

i=
Preço Total =>Quant => 1,0000000



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA,ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% ÍMÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

Valor Unit

4.947,69

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Descrição
TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=3500

Código Banco

I4321 SEINFRA

3.1.5.19
4.947,69UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

6-144,041,196.35

Preço Total => 6.144,04Quant => 1,0000000

Valor Unit

27,72

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Descrição

PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

Código Banco

14242 SEINFRA

3.1.5.20
27,72UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

34,426.70

Preço Total => 11.978,16348,0000000Quant. =>

Valor Unit

45,26
MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120

Código Banco

14244 SEINFRA

3.1.5.21
45,26UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

56,2010,94

Preço Total => 8.092,80Quant. => 144,0000000

QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

70,15

MO com LS =>

TotalUnd
Descrição
ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 300 PN10 PI ÁGUA

Código Banco

I6437 SEINFRA

3.1.5.22
70,15UN

INS
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

87,1116,96

Preço Total => 1.132,4313,0000000QuanL =>

Valor Unit

33,41

MO com LS =>

TotalQuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Descrição
ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 150 PN10 PI ÁGUA

Código Banco
16429 SEINFRA

3.1.5.23

33,41UN
INS

0,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 41,488.07

Preço Total => 165,92Quant. => 4,0000000

TotalValor Unit

147,76

MO com LS =>

Und QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 400 PN10 PI ÁGUA
Código Banco

16439 SEINFRA

3.1.5.24

147,76UN
INS

0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00
» r ~

183.4835,72

ÇT n

Preço Total => 733,92Quant. => 4,0000000

C
Valor Unit

27,72

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

Und
Descrição
PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

Código Banco

14242 SEINFRA

3.1.5.25
27,72UN

INS
0,00LS => 0,00MO sem LS => 0,00

c
I



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUWTUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525Í/0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% ÍHORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANAÜTICÃ
Valor do BOI => 6,70 Valor com BDI => 34.42

Preço Total => 6.057,92176,0000000Quant. =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

45,26

MO com LS =>

Und
Código Banco

14244 SEINFRA

Descrição

PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120

3.1.5.26
45,26UN

INS
0.000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 56,2010,94

4.046,40Preço Total =>Quant => 72,0000000

Valor Unit

313,03

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

UndDescrição
FLANGE AVULSO DN 150 PN10

Código Banco
13857 SEINFRA

3.1.5.27

313,03UN
INS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

388,7275,69

777,44Preço Total =>Quant => 2,0000000

TotalValor Unit

989,84
MO com LS =>

Quant

1,0000000

UndDescrição

FLANGE AVULSO DN 300 PNIO

Código Banco

I3860 SEINFRA

3.1.5.28

989,34UNINS
0,000,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 1.229,18Valor com BDI =>239,34

4.916,72Preço Total =>Quant. => 4,0000000

Total

39,13

Valor Unit

39,13

Quant

1,0000000

Und
Código Banco
103138 SINAPI

Descrição
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA. DN
100 MM. JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
GUINOAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11.7 TM, M.CANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV ● CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV- CHI DIURNO. AF_06/2014

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3.1.5.29
UN

CPU

20.130,0727000 276,98CHP5928 SINAPICPU_A

11,3478.05CHI 0.14540005930 SINAPICPU A

1.4122.67H 0.062600088248 SINAPICPU_A

27,45

MO com LS =>

6,250,2279000

0,00

Valor com BDI =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H88267 SINAPICPU_A
11,86

48,59

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

11,86

9,46

:» 3- "C
Ç 7' Q194,36 O*Preço Total =>Quant => 4,0000000 rt

W
Total

109,93

Valor Unit

109,93

Quant

1,0000000

Und

li
Código Banco

103142 SINAPI

Descrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO. FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA. DN
300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

3.1.5.30
UN

CPU

o
N)

Xs



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
CHP 0,1747000 276,98 48,38GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE

CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO P8T
16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV- CHP DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5928 SINAPICPU_A

27,2778,050.3494000CHI5930 SINAPICPU_A

22,67 6.330,2796000HCPU A 88248 SINAPI

27.95

39,61

136,51

27.45

MO com LS =>

1,0184000

0,00

Valor com GDI =>

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCPU A 88267 SINAPI

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

39.61

26.58

2.730,2020,0000000 Preço TolaI =>Quant. =>

Total

156,64

Valor Unit

156,64

Quant

1,0000000

UndCódigo Banco
103144 SINAPI

Descrição

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE OE ÁGUA, DN
400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CjWGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV- CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÃlXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT
16.000 KG. POTÊNCIA OE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3.1.5.31

UNCPU

67.02276.98CHP 0,2420000CPU_A 5928 SINAPI

37,7778,050.4840000CHICPU_A 5930 SINAPI

9.5822.670,4228000HCPU_A 88248 SINAPI

42,27

57,92

194,51

27.45

MO com LS =>

1,5400000

0,00

Valor com BDI =>

HENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCPU_A 88267 SINAPI

LS =>MO sem LS *>

Valor do BDI =>

57.92

37,87

1.556,08Preço TolaI =>8,0000000Quant. =>

162.380,98

Total

65,91

REVESTIMENTO

Descrição

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

3.1.6

3.1.6.1 Valor Unit

65,91

Quant

1,0000000

UndCódigo Banco

98556 SINAPI m’CPU

5.2023,36

28,21

0,2228000

0,9881000

4,6154000

HAJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENT/\RES

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE OE

CIMENTO E ADITIVOS

VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

CPU_A
CPU A

88243 SINAPI

88270 SINAPI

00000135 SINAPI

27,87

22,06

H

4,78KG X T' -C

C S
INS

Ocr
n

10,78

22.58

81.84

7,981,3513000

0.00

Valor com Bül =>

m*00004030 SIN/\PIINS
CD

MO com LS =>22.58

15,93

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

80.879,19Preço Total =>988,2600000Quant =>

^ O
TotalValor Unit

-JQuantUndDescrição3.1.6.2 Código Banco
■O

KJ



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMÉNTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

1,0000000 5,31 5,31m'CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

CPU 104410 SINAPI

2,95702,540,0042000m’ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE

ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E
MOTOR DIESEL DE 20 CV- CHP DIURNO. AF_05/2023

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE

ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E

MOTOR DIESEL DE 20 CV- CHI DIURNO. AF_05/2023

87377 SINAPICPU_A

28,21

22.54

32,45

1,480,0518000

0,0194000

0,0012000

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

90668 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

0,43H

0,03CHP

8,80 0.440.0506000CHI90669 SINAPICPU_A

1,92MO com LS =>0,00

Valor com BDI =>

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,92

6,591,28

6.512,63988,2600000 Preço Total =>Quant. =>

Total

61,11

Valor Unit

61,11

Quant.

1,0000000

Und3.1.6.3 Código Banco

87799 SINAPI

Descrição

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA
DE 35 MM. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÜMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DEACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = '1,24 MM, MALHA

25X25 MM

m'CPU

27.64703.460,0393000m’CPU_A 87369 SINAPI

16,92

13,52

28,21

22.54

19,17

0,6000000

0,6000000

0,1581000

HCPU_A
CPU A

88309 SINAPI

88316 SINAPI

00037411 SINAPI

H

3,03INS

26,18

75,88

MO com LS =>LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

26,18

14,77

74.989,16Preço Total =>988,2600000Quant. =>

39.149,92

Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Descrição

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA
PROTEÇÃO DE EOIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

3.1.7

3.1.7.1 Valor Unit

148,18

23,67

30,60

140,89

Quant

1,0000000

0,1346000

0,1346000

1,0000000

UndCódigo Banco
96989 SINAPI

88247 SINAPI

88264 SIN/^I

00004274 SINAPI

148,18UNCPU

3,18HCPU_A

CPU_A 4,11 3T — -CH

140,89UNINS cr
n

CD
4,96MO com LS =>0,00

Valor com BDI =>

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,96

184.00

é

35,82

184,00Preço Total =>1,0000000Quant =>

TotalValor UnitQuantUndCódigo Banco Descrição3.1.7.2



) )

PREFÊITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.512.S2S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
1,0000000 129,62 129,62UNBASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ’/. PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2017
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DÊ 6.10 X 65 MM EM ACO ZINC/MDO COM

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

ARRUELA LISA, REDONDA. DE LATAO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO
= 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = ●2,5* MM

BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2"

CPU 96987 SINAPI

27,95

36,14

23,67

30,60

1,1811000

1,1811000

4,0000000

HCPU_A

CPU_A

88247

88264

00007568

SINAPI

SINAPI

SINAPI

H

2,440.61UNINS

6,241,664,0000000UNSINAPIINS 00011267

56,85

43.61

160.96

56,85

MO com LS =>

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UNINS 00038060 SINAPI

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

43,61

31,34

160,96Preço Total =>1,0000000Quant. =>

TotalValor Unit

177,01

23.67

30,60

55,99

MO com LS =>

QuanL

1,0000000

0,1667000

0,1667000

3,0000000

UndCódigo
96988

88247

88264

00041387

Descrição

MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
AUXILIAR OE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2"

3.1.7.3 Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

177,01UNCPU
3,94HCPU_A

CPU_A
5,10H

167,97MINS

6,15LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

6,15
219,81Valor com BDI =>42,80

219,81Preço Total =>1,0000000Quant. =>

Total

67,02

Valor Unit

67,02

Quant

1,0000000

UndCódigo
96973

Descrição

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM*. NÃO ENTERRADA, COM ISOLAOOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU
CONCRETO - FORNECIMENTO E INST/\LAÇÂO. AF_08/2023
CABO OE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO

3.1.7.4 Banco

SINAPI MCPU

5,8723,67

30,60

27.23

0,2484000

0,2484000

0,6667000

H88247

88264

98463

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU_A

CPU_A
CPU A

7.60H

18,15UN

35,40

16,80

83,22

33,72

MO com LS =>

1.0500000

0,00

Valor com BDI =>

M00000863 SIN/\PIINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

16.80

16.20

3.478,59Preço Total =>41,8000000Quant. =>

TotalValor Unit

128,19

23,67

30,60

107.14

Quant.

1,0000000

0,3882000

0.3882000

1,0000000

UndCódigo
96986

88247

88264

00003378

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Descrição
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENC/\RGOS COMPLEMENT/\RES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3.00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA

COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

3.1.7.S

128,19UNCPU
9.18HCPU_A

CPU_A
O"11.87

107.14

H n

ccUNINS

14,33

159,18

MO com LS =>0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

14,33

30,99 Valor com BDI =>

477,54Preço Total =>3,0000000QuanL ->

£>



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.S2S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 ● MA,ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA

Valor Unit

1.279,59

23,26

28,00

TotalQuant

1,0000000

0,4010000

0,4010000

1,2000000

0,0030000

1,1000000

0,00

Valor com BDI =>

Und3.1.7.6 Código

111700

88251

88315

000050

000100

071384

Banco

SBC

SINAPI

SINAPI

Descrição
ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)

AREIA GROSSA LAVADA

ESCADA DE MARINHEIRO PERFIL ACO SOLDADO COM GUARDA-CORPO

1.279,59MCPU

9.32HCPU_A

CPU_A 11.22H

0,920,77KGINS SBC

0,2170,91

1.143,57

MO com LS =>

m’INS SBC

1.257,92

13,58

1.588,99

MSBCINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

13,58

309,40

Preço Total => 32.256,4920,3000000Quant. =>

Total

160,69

Quant

1,0000000

Valor Unit

160,69

UndCódigo
100324

Banco

SINAPI

Descrição

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE MO CM*. AF_07/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. /VF_08/2015

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV-CHI DIURNO, AF_08/2015
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

3.1.7.7

m’CPU

44,54

14,29

28.21

22,54

1,5790000

0,6340000

0,0320000

CPU_A

CPU_A

CPU_A

88309

88316

91277

SINAPI

SINAPI

SINAPI

H

H

0,288,79CHP

0,010,0300000 0,64CHICPU_A 91278 SINAPI

50,92

50,65

39,69

199,54

85,58

85,13

MO com LS =>

0,5950000

0,5950000

0,00

Valor com BDI =>

m’INS 00004718

00004721

SINAPI

SINAPI m*INS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

39,69

38,85

LS =>

2.372,53Preço Total =>Quant. => 11,8900000

123.411,75

Total
URBANIZAÇÃO DA AREA DOS RESERVATÓRIOS
Descrição

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_0S/2018
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3.2

Valor UnitQuant

1,0000000

0,0718000

0,0718000

0,00

Valor com BDI =>

Und3.2.1 Código

98524

88316

88441

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

3,283,28m’CPU

1.6122,54

23,39

MO com LS =>

HCPU_A

CPU_A 1.67H

2,052.05 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 4,070,79

4.293,85Preço Total =>Quant => 1.055,0000000

TotalValor Unit

8,95

Und Quant

1,0000000

3.2.2 Código
100982

Banco

SINAPI

Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M> ● CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M’ / 111 HP) E DESCARGA UVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHI DIURNO, AF_06/2014

6,95m’CPU

o*

4;vC

m

1,69204,71CHP 0,0083000CPU_A 5631 SINAPI

0,890,0105000 84,80CHICPU A 5632 SIN/V’]

KJ
C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl - 01/2024 ● M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,00% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHP 0,0196000 267,58 5,29CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA-CHI DIURNO. AF_06/2014

CPU_A 91386 SINAPl

1,0878,67CHI 0,013800091387 SINAPlCPU_A

1,27MO com LS =>LS => 0,00

Valor com BDl =>

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

1.27

11,112,16

Preço Total => 2.344,21211,0000000Quant. =>

TotalValor Unit

2,70

Quant.

1,0000000

UndCódigo Banco
93589 SINAPl

Descrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CTVBINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA MET/\LICA ● CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA. CHI DIURNO. AF_06/2014

3.2.3

2,70M3XKMCPU

267.58 2,400,0090000CHPCPU A 91386 SINAPl

78,67 0,300,0039000CHICPU_A 91387 SINAPl

0,34MO com LS =>LS => 0,00

Valor com BDl =>

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

0,34

3,350,65

7.068,50Preço Total =>2.110,0000000Quant. =>

Total

62,95

Valor Unit

62,95

Quant.

1,0000000

UndCódigo Banco
99059 SINAPl

Descrição

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M ● 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT/\RES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10"-CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018
SARRAFO NAO APARELHMDO *2,5 X 7* CM. EM MACARANDUBArt/ASSARANDUBA, ANGELIM,
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO ● BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO ’6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DEACO POLIDO COM CA8ECA 17 X 21 (2X 11)

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

TABUA *2.5 X 23’ CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ● BRUTA

3.2,4

MCPU

8.2523.17

27.80

29.80

0.3563000

0.7125000

0,0039000

HCPU_A

CPU_A

CPU_A

88239 SINAPl

88262 SINAPl

91692 SINAPl

19.85H

0.11CHP

0,4728.520,0168000CHI91693 SINAPlCPU_A

455,70 2,090,0046000m’94974 SINAPlCPU^A

3.902,601,5000000

0.7445000

UN99062 SINAPl

00004417 SINAPl

CPU_A
6,038,11MINS

» r T?

G"12,0129.130,4125000M00004433 SINAPlINS

03
2,3220,99

36,17

12.74

MO com LS =>

KG 0,1110000

0,0256000

0,5500000

00005068 SINAPl

00007356 SINAPl

00010567 SINAPl

INS

0,92LINS

7.00MINS

22.36

78,17

0.00LS »>MO sem LS =>

Valor do BDl =>

22,36

15,22 58Valor com BDl ->

'.i ●0

SC



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.S8C ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALlTICÃ
67,5000000 Preço Total => 5.276,47Quanf. =>

Total

89,16

Valor Unít

89.16

Quant.

1,0000000

UndCódigo Banco
933S8 SINAPI

Descrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

3.2.5

m’CPU

S9.16

65.30

110.71

3,9560000 22,54

MO com LS =>

HSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316 SINAPICPU_A
0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21,55

LS=>

Valor com BDI =>

Preço Total => 3.587,0032,4000000Quant. =>

Total

26,45

Valor Unit

26,45

Quant.

1,0000000

UndCódigo Banco
93382 SINAPI

Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.

AF_08/2023

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG. DIST^CIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE OE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA ● CHP DIURNO. AF_O6/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA-CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

3.2.6

m’CPU

1,70315.730,0054000CHP5901 SINAPICPU_A

78,08 0.040.0006000CHI5903 SINAPICPU_A

17,7222,54

35,67

0,7866000

0,1962000

H88316 SINAPI

91533 SINAPI

CPU_A

CPU_A 6.99CHP

MO com LS => 15,24

32,84

0.00

Valor com BDI =>

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

15,24

6,39

731,51Preço Total =>22,2750000QuanL =>

Total

588,03

Valor Unit

588,03

Quant.

1,0000000

UndCódigo Banco
102487 SINAPI

Descrição

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE

LANÇAMENTO. AF_05/2021
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. /\F_06/2015
VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV-CHI DIURNO. AF_06/2015
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3.4;3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNOACAO (POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

3,2.7

m'CPU

47.11

145.79

28,21

22.54

H 1,6702000

6,4684000

0.2198000

CPU_A

CPU_A

CPU_A

88309 SINAPI

88316 SINAPI

90586 SINAPI

H

0,271.27CHP

0,310,490,6377000CHI90587 SINAPICPU_A

358,20444,970,8050000m’ f' *C

c S-g
CPU A 94963 SINAPI

ÇT n
36,3580,020.4543000m*00004730 SINAPIINS

CD

167,28

730.21

MO com LS =>LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI=>

167,28

142,18 lê

7.393,37Preço Total =>10,1250000QuanL =>

T?TotalValor UnitQuant.UndCódigo Banco Descrição3.2.8



) >

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA,ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m’ 1.0000000 2.160,08 2.160,08EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI

FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINAOA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES,
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESIN/VDA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM ● MONTAGEM, AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. /^F_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM ● MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRLÍTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

104468 PróprioCPU

140,6893,621.5027000m*92419 SINAPlCPU_A

377.07180,282,0916000fn'92455 SINAPlCPU_A

275,5654,225,0823000m’92514 SINAPlCPU_A

37,2913.832,6967000KG92759 SINAPlCPU_A

13,5912,941,0504000KG92760 SINAPlCPU_A

6,6912,090.5540000KG92761 SINAPlCPU_A

212.2210.71KG 19.815200092762 SINAPlCPU_A

106,4513,298,0102000KG92768 SINAPlCPU_A

171,3712,4013,8202000KG92769 SINAPlCPU_A

513,02513.021,0000000m’94971 SINAPlCPU_A

306,14306,141,0000000m’103670 SINAPlCPU_A

530,22

2.682,38

MO com LS =>0.00

Valor com BDI =>

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522.30

19.333,25Preço Tolal =>7,2075000Quant. =>

Total

60,04

Valor Unit

60,04

QuanL

1,0000000

UndDescrição

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Código Banco

103323 SINAPl

3.2.9

m’
CPU

7.31703,46ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1.20 A 1.70* MM,

M/M.HA 15 X 15 MM, (C X L) '50 X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL., 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

0,0104000m’87369 SINAPlCPU_A

X T -c

16,6428.21

22.54

0,5900000

0.2950000

0,4200000

H88309 SINAPl

88316 SINAPl

00034557 SINAPl

CPU_A
CPU A

çr6,64H
031,102.62M

INS

0,2040,330,0050000

13,6000000

CENTO00037395 SINAPl

00037592 SINAPl

INS
28,152.07UNINS

n
17.25MO com LS =>0,00LS =:MO sem LS => 17,25

“O



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.ei2.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69.90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Valor do BDI => 14,51 Valor com BDI => 74.55

24.258,57Preço Total =>325,4000000QuanL=>

TotalValor Unit

4,56

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco
87879 SINAPI

Descrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 ;3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÜMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3.2.10

4,56m’CPU

2,07559,850,0037000m’87313 SINAPICPU_A

1,9228,21

22,54

MO com LS =>

0,0881000

0,0255000

0,00

Valor com BDI =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A 0,57H

1.91LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,91

5.661,10

3.683,52Preço Total =>650,8000000Quant. =>

Total

24,82

Valor Unít

24,82

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco

87547 SINAPI

Descrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

3.2.11

m'CPU

12,07566,820,0213000m’ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87292 SINAPICPU A

9,8728,21

22,54

MO com LS =>

0,3500000

0.1280000

0.00

Valor com BDI =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
2,88H

10,07

30,82

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

10,07

6,00

10.026,82Preço Total =>325,4000000QuanL =>

Total

14,48

Valor Unit

14,48

Quant.

1,0000000

UndCódigo Banco

88489 SINAPI

Descrição

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

3.2.12

m’CPU

5.0030,71

22,54

36,17

MO com LS =>

0,1631000

0,0544000

0,2285000

0,00

Valor com BDI =>

HCPU_A

CPU_A

88310 SINAPI

88316 SINAPI

00007356 SINAPI

1.22H

8.26LINS
4,08LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4.08

17,983,50

5.850,69Preço Total =>325,4000000Quant. =>

Total

83,25

Valor Unit

83,25

Und QuanL

1,0000000
Código Banco
94992 SINAPI

Descrição

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF 07/2016

3.2.13

m*CPU



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ;01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

0,0976000

0,1483000

0,2459000

0,0739000

27,86

28,21

22,54

494,64

2,71CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 20MPA, TFLAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. AF_05/2021
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

TELA DE ACO SOLD/VDA NERVURADA, CA-60, 0-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5.0 MM,

LARGURA = 2.45 M. ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

HCPU_A

CPU_A

CPU_A

CPU_A

88262

88309

88316

94964

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

4,18H

5,54H

36,55

1,770,4500000

0,0240000

1,0816000

3,94MINS 00004517

00005068

00007156

SINAPI

SINAPI

SINAPI

20,99

29,59

0,50KGINS

32,00INS

0.00 MO com LS => 12,62

103,37

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

12,62

20,12

LS =>

Valor com BDI =>

25,5000000 Preço Total => 2.635,93Quant. =>

QuanL

1,0000000

Valor Unif

55,85

Total

55,65

UndCódigo

92393

Descrição

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. /\F_08/2015

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

1" (14 X 1*)- CHP DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE

r (14 X 1") ● CHI DIURNO. AF_08/2015

/»lREIA media - posto JAZID/VFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25

CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)

3,2.14 Banco

SINAPI m’CPU

26,00

22.54

3,46H 0,1239000

0,1239000

0.0041000

CPU_A

CPU_A

CPU_A

88260

88316

91277

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.79H

8,79 0,03CHP

0.0578000 0,64 0,03CHI91278 SINAPICPU_A

9.62 0,03CHP 0,0038000CPU A 91283 SINAPI

1.01 0,05CHI 0,058200091285 SINAPICPU_A

77.50

44.37

4,400,0568000

1,0038000

m’INS 00000370

00000711

SINAPI

SINAPI 44.53m*INS

80.41

MO com LS =>

0,53m* 0,0066000

0,00

Valor com BDI =>

INS 00004741 SINAPI

4,12MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,12 LS =>

69,3513,50

Preço Total => 18.291,06 3? f XQuant. => 263,7500000
c

cr

Valor Unit

556,29

Total

556,29

Und QuanL

1,0000000

Código

100701

Descrição

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO

COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, MALHA 2" SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E

DOBRADIÇAS

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:0.5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2019

3.2.15 Banco

SINAPI
CD

m*CPU

0,4570(KX)

0.2290000

0,0120000

28,21

22,54

675,64

12.89HSINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU>

88309

88316

68627

5.16H

1
c8,10m’

T)

c

oe
4b



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24.18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
m' 1,0000000 530,14 530,14PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4', COM

REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

00004930 SINAPIINS

13,59

690,80

MO com LS =>LS=> 0,00

Valor com BDI ->

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

13,59

134,51

Preço Total => 8.635,00QuanL => 12,5000000

47.130,01

Total

62,95

EDIFICAÇÃO(GUARITA DE SEGURANÇA)
Descrição

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,O0M ● 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA

PARA DISCO 10"-CHI DIURNO. AF_08/2O15

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA . ANGEUM,
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO ‘6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGEUM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X21 (2 X 11)

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

TABUA *2.5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

3.3
Valor Unít

62,95

QuanI.

1,0000000

UndCódigo Banco
99059 SINAPI

3.3.1

MCPU

23.17

27,86

29.80

8.250,3563000

0,7125000

0,0039000

H88239 SINAPI

88262 SINAPI

91692 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

19,85H

0.11CHP

0.4728.52CHI 0,016800091693 SINAPICPU_A

455,70 2,090,0046000m’94974 SINAPICPU_A

3.902,60UN 1,5000000

0.7445000

99062 SIN/\PI

00004417 SINAPI

CPU_A
6,038,11MINS

12.010,4125000 29,13M00004433 SINAPIINS

2,3220,99

36.17

12.74

MO com LS =>

KG 0,1110000

0,0256000

0,5500000

0,00

Valor com BOI =>

00005068 SINAPI

00007356 SINAPI

00010567 SINAPI

INS

0,92LINS
7.00MINS

22.36

78,17

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS=>22.36

15,22

1.086,5613,9000000 Preço Total =>Quant. =>

Valor Unit

89,16

22,54

MO com LS =>

Total

89,16

89,16

55,30

110,71

QuanL

1,0000000

3.9560000

UndDescrição

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

933S8 SINAPI

88316 SINAPI

3.3.2

m’CPU
H

CPU_A
0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

55,30

21,55 Valor com BDI =>

X -n T3
Ç_ S'393,24Preço Total =>Quant. => 3,5520000 O
P"

crTotal

588,03

Valor Unit

588,03

QuanL

1,0000000

UndDescrição

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA. 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE

LANÇAMENTO. AF_05/2021
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÂSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Código Banco
102487 SINAPI

3.3.3

Ri 7.^
m’CPU

\k < —I28,21

22,54

47,11

145,79

1,6702000

6.4684000

0,2198000

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

90586 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

H

0,271.27CHP

O
AJ
£>



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,60% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHI 0,6377000 0,49 0,31VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CPU_A 90587 SINAPI

444,97 358,200,8050000CONCRETO FCK* 15MPA, TRAÇO 1;3,4;3.5(EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
PEDFIA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

CPU_A 94963 SINAPI

36,3580,02m* 0.454300000004730 SINAPIINS

MO com LS => 167,28

730,21

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

167,28

142,18

LS => 0,00

Valor com BDI

1.729,13Quant. => 2,3680000 Preço Total

Valor Unít

26,45

Total

26,45

Und QuanL

1,0000000

Código Banco

93362 SINAPI

Descrição

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÃXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA- CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUC/\DO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÃXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÃGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA4 CV-CHP DIURNO. AF 08/2015

3.3.4

m’CPU

315,73 1,70CHP 0.0054000CPU A 5901 SINAPI

78,08 0,04CHI 0,0006000CPU A 5903 SINAPI

17,7222,54

35,67

H 0.7866000

0,1962000

CPU_A
CPU A

88316 SINAPI

91533 SINAPI 6,99CHP

MO com LS => 15,24

32,84

LS => 0,00

Valor com BOI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

15,24

6,39

36,88Preço Total =>Quant. => 1,1840000

TotalValor Unit

8,95

Und Quant

1,0000000

Código Banco
100982 SINAPI

Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M> /111 HP) E DESCARGA UVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP ● CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÃXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÃXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

3.3.5

8,95m’CPU

204,71 1,69CHP 0,0083000CPU_A 5631 SINAPI

0,89CHI 0,0105000 84,80CPU A 5632 SINAPI

5,29267,58CHP 0,019800091386 SINAPICPU_A 3T ■T' T

n

1,0878,67CHI 0,013800091387 SINAPICPU_A

3D

1.27MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1.27 LS => 0.00

Valor com BOI => 11,112.16 O

2,3680000 Preço Total => 26,30Quant. => T>



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525«0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA,ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA . 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24.18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
QuanL

1,0000000

Valor Unit

2,70

TotalUndDescrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE; M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3. TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
93589 SINAPI

3.3.6

2,70M3XKMCPU

267,58 2,40CHP 0,009000091386 SINAPICPU_A

0,30CHI 0,0039000 78,6791387 SINAPICPU A

MO com LS => 0,34LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.34

3,350,65

29,6000000 Preço Total => 99,16Quant. =>

Total

2.160,08

QuanL

1,0000000

Valor Unit

2.160,08

UndCódigo Banco

104488 Próprio

Descrição

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI
FUNDAÇÕES, FCK= 25 MPA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CH/\PA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA OE LAJE MACIÇA. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESIN/MDA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PIL4R OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PIU\R OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONV/ENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONV/ENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AE_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA OE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANÇ/VMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO OE CONCRETO EM
ESTRUTURAS, AF_02/2022

3,3.7

m’CPU

1,5027000 93,62 140,68m’CPU_A 92419 SINAPI

377,072,0916000 180,28m'92455 SINAPICPU A

54,22 275,56m' 5,082300092514 SINAPICPU_A

37,29KG 2,6967000 13.8392759 SINAPICPU_A

12.94 13,59KG 1.050400092760 SINAPICPU_A

6,69KG 0.5540000 12.0992761 SINAPICPU_A

10,71 212,22KG 19.815200092762 SINAPICPU_A

106,45KG 8.0102000 13.2992768 SINAPICPU_A

171,37KG 13,8202000 12.40CPU_A 92769 SINAPI

X T* X
513,02 513,021,0000000m’94971 SINAPICPU A

306.141,0000000 306,14m’

Lj' ^

r

Ms

CPU A 103670 SINAPI

MO com LS ~> 530,22

2.682,38

LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

530,22

522,30

Preço Total => 4.425,921.6500000Quant. =>

Valor Unit TotalUnd Quant.Código Banco Descrição3.3.8

NJ



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69.90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
1,0000000 51,89 51,89IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

ARGAMASSA TFIAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DÊ PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM

ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

m’CPU 98562 SINAPI

14,360,0200000 718,44m’CPU_A 87298 SINAPI

27.91H 0,9897000

0,2232000

0,4405000

28,21

22,54

10.43

88309 SINAPI

88316 SINAPI

00000123 SINAPI

CPU_A
CPU A 5,03H

4,59LINS

MO com LS => 23,79

64,43

LS => 0.00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI=>

23,79

12,54

Preço TolaI => 762,85Quant. => 11,8400000

Total

216,68

QuanL

1,0000000

Valor Unit

216,68

UndCódigo Banco
101963 SINAPI

Descrição

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8*4). AF_11/2020

3.3.9

m'CPU

39,270,0540000 727,36CONCRETAGÉM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLOADAS COM USO DE

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES.
AF_09/2020

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS ♦ VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM. EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

m’CPU_A 103674 SINAPI

13,950,5010000

0,3540000

0,9700000

27.86

22,54

19,31

HCPU_A

CPU_A

CPU A

88262 SINAPI

88316 SINAPI

92273 SINAPI

7,97H

18,73M

18,471,2110000 15,26KGCPU A 92767 SINAPI

77,901,0000000 77,90m’INS 00003743 SINAPI

21,05 39.36M 1,870000000006193 SINAPIINS

25,90

MO com LS =>

1,03KG 0,0400000INS 00040304 SINAPI

24,80

269,07

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

24,80

52,39 Valor com BDI =>

4.681,81Preço TolaI =>Quant => 17,4000000

Total

157,06

75,46

70,86

Valor Unit

157,06

28,21

22.54

Und Quant

1,0000000

2,6750000

3.1440000

10,4600000

0,0380000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco
090685 SBC

88309 SINAPI

88316 SINAPI

000050 SBC

000100 SBC

Descrição

PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO L=25CM

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)

AREIA GROSSA LAVADA

3.3.10

M çrCPU

HCPU_A

CPU_A
C3

H

\á-

0.77 8,05KGINS

70,91

MO com LS =>

2,69m’INS

96.19

195.03

96.19

37.97

LS=>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

●D
Preço Total => 3.139,9816,1000000Quant. =>

hValor Unit TotalUnd QuantCódigo Banco Descrição3.3.11 IV



í

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.525//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPl - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 . MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m' 1,0000000 60,04 60,04ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

103323 SINAPlCPU

7,310.0104000 703,46m’ARG/\MASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO O = *1.20 A 1,70' MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEOACAO. FUROS NA VERTICAL,, 9

X 19X39 CM (NBR 15270)

CPU A 87369 SINAPl

16,640,5900000

0.2950000

0,4200(XX)

28,21

22,54

H88309 SINAPl

88316 SINAPl

00034557 SINAPl

CPU_A

CPU_A
6,64H

1,102,62MINS

0,200.0050000

13.6000000

40,33CENTO00037395 SINAPl

00037592 SINAPl

INS
28,152,07UNINS

MO com LS => 17,25

74,55

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

17,25

14,51

Preço Total => 3.861,6951,8000000Quant. =>

TotalQuant.

1,0000000

Valor Unit

5,08

UndCódigo Banco

87878 SINAPl

Descrição

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3.3.12

5,08m*CPU

2.590,0037000 702.54m’87377 SINAPlCPU A

1,9228,21

22,54

MO com LS =>

0.0681000

0.0255000

0,00

Valor com BDI =>

H88309 SINAPl

88316 SINAPl

CPU_A
CPU A 0.57H

2.23LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2.23

6.301,22

652,68Preço Total =>Quant => 103,6000000

Valor Unit

42,14

Total

42,14

Quant

1,0000000

UndDescrição

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA ENTRE SM2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS.

AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
87532 SINAPl

3.3.13
m'CPU

26,450,0376000 703,46m’87369 SINAPlCPU_A
C

12.1328,21

22,54

MO com LS =>

H 0,4300000

0.1580000

88309 SINAPl

88316 SINAPl

CPU.A

CPU_A
3.56H

16.42

52.32

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

16.42

10,18 Valor com BDI =>

596,44Preço Total =>Quant => 11,4000000 *ü

^5 =TotalValor UnitQuantUndDescriçãoCódigo Banco3.3.14 <ro
M

A



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANI LHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
64,00 64,00m' 1,0000000REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA

ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
AZULEJISTA OU LAORILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESM/VLTAOA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3,

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS

REJUNTE CIMENTICIO. QUALQUER COR

93395 SINAPICPU

28.07

22,54

28,05

19,070,6794000

0,3089000

1,0618000

H88256 SINAPI

88316 SINAPI

00000533 SINAPI

CPU_A

CPU_A
6.96H

29.78INS

5,451.11KG 4,9100000

0,4220000

0,00

Valor com BDI =>

00001381 SINAPI

00034357 SINAPI

INS

2,746,51KGINS

MO com LS => 17,48

79.47

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI=>

17,48

15,47

Preço Total => 905,9511,4000000Quant. =>

Total

27,73

Quant

1,0000000

Valor Unit

27,73

UndDescrição

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DÊ VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/\RES

Código Banco
87548 SINAPI

3.3.15

m'CPU

14,98703.46m’ 0,021300087369 SINAPICPU_A

9,870,3500000

0.1280000

0.00

Valor com BDI =>

28,21

22,54

MO com LS =>

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

CPU_A

CPU_A
2,88H

11.91

34,43

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

11,91

6,70

Preço Total => 3.174,4492,2000000Quant =>

Total

82,77

Quant

1,0000000

Valor Unit

82,77

UndDescrição

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

Código Banco
94993 SINAPI

3.3.16

CPU

2,710,0976000

0.0727000

0,1704000

0,4500000

0,0240000

1,0816000

27,86

28,21

22,54

HCARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENC/\RGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/V^ES

SARRAFO '2,5 X 7,5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 XII)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURAOA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =

100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

88262 SINAPI

88309 SINAPI

88316 SINAPI

00004517 SINAPI

00005068 SINAPI

00007156 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

2,05H

3,84H X -r -Z

1,773,94M CINS cr
n

0,5020,99

29,59

KGINS

-^:C
32,00INS

39.900,0739000 540.00m’00034492 SINAPIINS

MO com LS => 5,67LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BOI=>

5,67

102,7820,01
-0

Preço Total => 863,35Quant => 8,4000000

Valor Unit TotalQuantUndDescrição3.3.17 Código Banco



>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
UN 1,0000000 138,61 138,61PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN

25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM

ALVENARIA. AF_12/2014

TUBO. PVC, SOLDÁVEL. ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-FÍAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL. DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DEÁGUA-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A40 MM. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAJS/OISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

CPU 89957 SINAPI

50.4823,692,1400000M89356 SINAPICPU_A

10.839,18UN 1.180000089362 SINAPICPU_A

15,9015,90UN 1,000000089366 SINAPICPU_A

11,2412,640,8900000UN89395 SINAPICPU_A

16,972,1400000 7,93M
CPU_A 90443 SINAPI

33,1915.51M 2,140000090466 SINAPICPU_A

75,69

172,12

MO com LS =>0.00

Valor com BDI =>

75,69

33,51

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Preço Total => 516,363,0000000Quant. =>

Total

44,68

Valor Unít

44,68

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco

91785 Próprio

Descrição

(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA
FRIA, ON 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201S

3.3.18

MCPU

18.7323,590,7940000MTUBO. PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL. ON 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-FtAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AfJX/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE L4TÂO, PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4

, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

TE, PVC. SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Tê COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL. DN 25MM X 1/2 , INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-FIAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

89356 SINAPICPU_A

6,000,6543000 9,16UN89362 SINAPICPU_A

2,690,1694000 15,90UNCPU A 89366 SINAPI

6,73 0,520,0773000UNCPU A 89378 SINAPI

4,136.340.6522000UN89383 SINAPICPU_A

çr
3.8312,640,3037000 03UN89395 SINAPICPU_A

gc
0,3319,900,0168000UN89396 SINAPICPU A

0.220.0115000 19.33TÊ DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-FtAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TUBO. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
JOELHO 90 GFtAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022

UNCPU_A 89400 SINAPI

●o
0,960,0780000 12,38M89402 SINAPICPU_A

0,068,380,0076000UN89408 SINAPICPU A



> )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ;01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA . 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,66% (HORA) 69,30% (MÉS) BDI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
UN 0,0135000 6.19 0,08LUVA. PVC. SOLDAVEL, DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE. PVC, SOLDÃVEL, DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TÊ DE REDUÇÃO, PVC. SOLDÃVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDÃVEL. DN 25MM, INSTALADO EM PRUM/\DA DE ÃGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO- AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
LUVA, PVC, SOLDÃVEL. DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÃGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
LUVA DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÃVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TÉ DE REDUÇÃO. PVC, SOLDÃVEL, DN 32MM X 25MM, INST/\LADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TÉ DE REDUÇÃO, PVC. SOLDÃVEL, DN 50MM X 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES
OU IGU/^S A40 MM. AF_09/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA. PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023
PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE. PARA PASSAGEM DE

TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVEN/\RIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÃGUA, PVC ESGOTO. PVC ÁGUA PLUVIAL. CPVC.
PPR, COBRE OU AÇO. DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM. FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40

MM,AF_09/2023

89424 SINAPICPU_A

11.55 0,010,0017000UN89440 SINAPICPU_A

18.15 0,060,0034000UN89445 SINAPICPU_A

5,34 0,680.1280000M89446 SINAPICPU_A

5.06 0,330,0670000UN89481 SINAPICPU A

3.97 0,050,0135000UN89528 SINAPICPU_A

6.67 0,300,0461000UN89532 SINAPICPU_A

13,37 0,510.0385000UN89622 SINAPICPU_A

0,0518,97UN 0.003100089627 SINAPICPU_A

14,77 0,120,0083000UN90436 SIN/\P|CPU_A

7,93 1.590,2006000M90443 SINAPICPU_A

3,88 0,020,0071000UN90453 SINAPICPU_A

15.51 3,110,2006000M90466 SINAPICPU_A

X z~
C ^

24.48 0,220.0092000M91185 SINAPICPU_A
(T n

CD
10.78 0,080,0083000UN91190 SINAPICPU_A

^'2&
MO com LS => 23,24

55,48

0,00

Valof com BDI =>

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

23,24

10,80

■j

D

Is
18,0000000 Preço Total => 998,64Quant. =>

Total

44,31

Valor Unit

44,31

Quant

1,0000000

UndCódigo Banco

89972 SINAPI

Descrição
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO. ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
/V=_08/2021
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC. SOLDÃVEL, DN 25MM X 3/4
. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

3.3.19

UNCPU Ni

.&>

31.63 31,631,CXKX)000UN89353 SINAPICPU A

12,682,0000000 6.34UN »3-89383 SINAPICPU_A r\

C
r\

3
MO com LS => 10,17

55,02

0,00

Valor com BDI =>

10,17

10,71

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Ü-

3
U

ai

CQ

2* ■s
CLo-at



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAÜTICÃ
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 55,02

Total

102,73

Valor Unit

102,73

Quant

1,0000000

UndCódigo Banco
1683 ORSE

Descrição

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 100 MM (VASO SANITÁRIO)
3.3.20

ptCPU

3.75 1,50h 0,4000000

0,4000000

0,0150000

0,0500000

0,4000000

2,0000000

0,4000000

4,0000000

1,0000000

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Encanador

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas

ESTOPA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

JOELHO PVC. SOLDÁVEL. PB. 90 GRAUS. DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

SERVENTE OE OBRAS (HORISTA)

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA

ESGOTO PREDIAL

10549 ORSE

10554 ORSE

138 ORSE

00000013 SINAPI

00002696 SINAPI

00003520 SINAPI

00006111 SINAPI

00009836 SINAPI

00010908 SINAPI

CPU_A
CPU A 1,463.66h

0,9563,36

20.01

19,07

kgINS
1,00KGINS
7,62HINS

14,787.39UNINS
13.65

13.25

16.96

5,46HINS

53.00

16.96

MINS

UNINS

13.08

127.57

MO com LS =>LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

13,08

24,84

127,57Preço Total =>1,0000000Quant =>

Total

112,16

Valor Unit

112,16

Und Quant

1,0000000
Código Banco

1678 ORSE

Descrição

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 50 MM (PIAS DE COZINHA,

MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Encanador

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas

Pasta lubrificante p/ pvcje

Solucao limpadora pvc
ESTOPA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS. DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 50 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

3.3.21

unCPU

3.75 1.120,3000000

0,3000000

0,0150000

0,0600000

0,0230000

O.OSOCKXK)

0.3000000

3.0000000

0.2000000

0.3000000

1.0000000

8.0000000

h10549 ORSE

10554 ORSE

138 ORSE

1703 ORSE

2036 ORSE

00000013 SINAPI

00002696 SINAPI

00003518 SINAPI

00003767 SINAPI

00006111 SINAPI

00007097 SINAPI

00009838 SINAPI

CPU_A

CPU_A
3,66 1.09h

63.36

55.58

61.02

20,01

19.07

0.95kgINS

3.33kgINS
1.40IINS
1.00KGINS
5.72HINS

3,37 10.11UNINS
0,190,97UNINS

13,65 4,09HINS
6,686,68UNINS

9,56 76,48M xr”
c j-a

INS
9,81MO com LS =>LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

9,81
O*

139,28Valor com BDI =>27,12
03

Preço Total => 139,281,0000000Quant =>

r-

^ |=!Valor Unit

72,42

Total

72,42

Quant

1,0000000

UndDescrição
PONTO OE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 40 MM (LAVATÓRIOS.

MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)
Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Encanador

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas

Pasta lubrificante p/ pvcje

Código Banco
1679 ORSE

3.3.22
unCPU

2.433,750.6500CKX3

0.6500000

0,0390000

0,0900000

h10549 ORSE

10554 ORSE

138 ORSE

1703 ORSE

CPU_A

CPU_A
2.373,66h

2.4763.36

55.58

kgINS
5.00kgINS



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01Í2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAÜT1CÃ
I 0,0600000

0,6500000

3,0000000

3,0000000

61,02

19,07

3,662036 ORSE

00002696 SINAPI

00003516 SINAPI

00003517 SINAPI

Solucao límpadora pvc

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB. 45 GRAUS. DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB. 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
SECUNDÁRIO

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

INS
12,39HINS

2,08 6,24UNINS

5,641,88UNINS

0,97 0,19UN 0,2000000

0,6500000

4,0000000

0,00

Valor com BDI =>

00003767 SINAPI

00006111 SINAPI

00009835 SINAPI

INS
8,8713,65HINS

5,79 23,16

21,26

89,93

MINS
MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

21,26

17,51

LS =>

Preço Total => 179,86Quant. => 2,0000000

Total

71,24

Quant

1,0000000

Valor Unit

71,24

UndCódigo Banco

91794 Próprio

Descrição

(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100
MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO
OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS. AF_10/2015

3.3.23

MCPU

6.690,1846000 36,28MTUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO,

AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. f\f_08l2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

89714 SINAPICPU_A

26,75 1.740,0653000UN89746 SINAPICPU_A

39,35 8,35UN 0,212200089748 SINAPICPU A

15,69 1.54UN 0,098200089778 SINAPICPU_A

40,56 1,930,0478000UN89790 SINAPICPU A

5,170,1086000 47,69JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDI/M., DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN89797 SINAPICPU_A

X f’X.

c
çr27,18 15,240,5610000M89800 SINAPICPU_A

03
’::í.

$ a;
27.99 0,23UN 0.008500089810 SINAPICPU A

16,51 3,94UN 0,2392000CPU_A 89821 SINAPI

-0
42,20 2.52UN 0,059800089833 SINAPICPU_A



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ;01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.S8C ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,00% (MÊS) BDI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
UN 0,0311000 49,33 1.53JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÂO.
AF_08/2022

CPU A 89834 SINAPI

25.99 6.610,2544000TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA.
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

FURO MANUAL EM ALVENARIA. PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, AF_09/2023

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE

TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL. CPVC,
PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM,
COM ABRAÇAOEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM. FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M89848 SINAPICPU_A

31,00 0,55UN 0,0178000CPU A 89851 SINAPI

18,52 2,34UN 0,1267000CPU A 89856 SINAPI

0.040,0008000 53,36UNCPU_A 89861 SINAPI

57.52 5,740,0999500UN90438 SINAPICPU_A

1,827,86UN 0,2323000CPU A 90455 SINAPI

3,000,1239000 24,23MCPU A 91187 SINAPI

22,75 2,260,0995000CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAJOR QUE 75 MM E

MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UNCPU_A 91192 SINAPI

MO com LS -> 24,03

88,46

LS => 0,00

Valor com BDl =>

MO sem LS =>

Valor do BDl =>

24,03

17,22

1.061,5212,0000000 Preço TolaI =>QuanL =>

Total

95,67

Quant.

1,0000000

Valor Unit

95,87

UndCódigo Banco

91793 Próprio

3,3,24 Descrição

(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO). INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

MCPU

26,0526,05M 1,0000000TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU FtAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CPU_A 89712 SINAPI

X -r"Z

Ç 5' S
20.461,4223000 14,39UN89731 SINAPICPU_A

O-

^ 0^
22,541,4991000 15,04UN89732 SINAPICPU_A

8,58 11,081.2919000UNCPU A 89753 SINAPI

c
*0

1.610,0700000 23,03UNCPU_A 89784 SINAPI
c



) )

PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
UN 0,0278000 5,04 0,14LUVA SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

AF_08/2022

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM. FIXADO EM LAJE. PARA PASSAGEM DE

TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAJS/DISTRIBUIÇÂO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

AF_09/2023

FIXAÇÃO OE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO. PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC,
PPR, COBRE OU AÇO. DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM,
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM. FIXADA OIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

69813 SINAPICPU_A

39,38 6,7$0,1718000UN90437 SINAPICPU_A

6,13 0,25UN 0.042100090454 SINAPICPU_A

0.1074000 23,34 2,50M90467 SINAPICPU_A

0,95M 0.0353000 26.9691186 SINAPICPU_A

15,08 2,590,1718000UNCHUMBAMENTO PONTU/M. EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM.

AF_09/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA. PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INST ALAÇÕES
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

91191 SINAPICPU^A

0,1074000 8,82 0,94M91222 SINAPICPU A

MO com LS => 37,59

119,05

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

37,59

23,18

6,0000000 Preço Total» 714,30Quant. =>

Quant.

1,0000000

Valor Unit

76,03

Total

76,03

UndDescrição

(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201S

Código Banco

91792 Próprio

3.3.25

MCPU

20,81 20,811,0000000MTUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL OE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÂVEL,
FORNECIDO E INSTALÂDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

JOELHO 45 GFLAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÂVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÂVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL OE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. JUNTA SOLDÂVEL.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA. PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

89711 SINAPICPU_A

9,55 8,190,8584000UN89724 SINAPICPU A

9,75 7.49UN 0,7691000 3? —

^ vi'
89726 SINAPICPU_A

Cc
n

c:6,97 2,030,2924000UN89752 SINAPICPU A

●^c

4,300.3116000 13,82UN89783 SINAPICPU A

14,77 3.830,2596000UN90436 SINAPICPU_A

7.93 2,06M 0.260900090443 SINAPICPU_A



>)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU^A
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% <HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
0,2222000 3.88 0,86PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXíADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE

TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/OISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA. PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL. CPVC,
PPR, COBRE OU AÇO. DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40

MM. /U^_09/2023

UN90453 SINAPlCPU_A

15.51 4,040,2609000M90466 SINAPlCPU_A

24,48 19,63M 0,802200091185 SINAPlCPU_A

2,790,2596000 10,78UN91190 SINAPlCPU A

39,76

94,41

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

39,76

18,38

LS => 0,00

Valor com BDI =>

377,64Preço Total =>Quant. => 4,0000000

Valor UnIt

48,93

Total

48,93

Und Quant

1,0000000

Descrição

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

AUXILI/\R DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

89707 SINAPl

3.3.26

UNCPU

22,67 9,030,3987000H88248 SINAPlCPU_A

ENC/VNADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM '850' GR

CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

27.45

49,09

25.06

55,61

10.940,3987000

0,0292000

1.0000000

0.0440000

0,0154000

0,00

Valor com BDI =>

H88267 SINAPl

00000122 SINAPl

00005103 SINAPl

00020083 SINAPl

00038383 SINAPl

CPU_A
1.43UNIN5

25.06UNIN5

2.44UNINS

2,06 0,03UNINS

MO com LS => 13,60

60,76

LS=>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

13,60

11,83

Preço Total => 60,76Quant. => 1,0000000

Total

619,47

Quant

1,0000000

Valor Unit

619,47

UndDescrição

CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA
DE BÓIA) ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
FURO EM C/UXA DÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021

3.3.27 Código Banco

102622 SINAPl UNCPU

4.29 12.87UN 3,0000000102591 SINAPlCPU_A

4.841.0000000 4.84UNFURO EM CAIXA DÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021102593 SINAPlCPU_A

c
CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC. SOLDÁVEL. COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. /^F_08/2021
REGISTRO DE ESFERA. PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
TUBO, PVC. SOLDÁVEL, ON 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDÁVEL. DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 06/2016

282,84

31,97

282,84

63,94

UN 1,0000000

2,0000000

cr102605 SINAPl

94489 SINAPl

CPU_A

CPU_A

n

UN
CC

47,7347,73UN 1,000000094490 SINAPlCPU_A

15,4011,00M 1,400000094648 SINAPlCPU_A

.1^9
TJ

13.630,8500000 16,04M94649 SINAPlCPU_A c



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525í/0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTCCCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA,ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC, SOLOAVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÃVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016
TÉ, PVC, SOLDÃVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBR/VFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
AF_06/2016

TÊ, PVC, SOLDÃVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO OUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Af 06/2016

UN 2,0000000 9,66 19,32
CPU_A 94672 SINAPI

9,659,651,0000000UNCPU A 94674 SINAPI

10,94 10.941.0000000UN94683 SINAPICPU_A

13.5213,521.0000000UN94690 SINAPICPU_A

20,54 61.623.0000000UNADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC, SOLDÃVEL. DN 25 MM X 3/4 ,

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBFWFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBR/VFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL. 3/4" - FORNECIMENTO E INST/LLAÇÃO.
AF_08/2021

94703 SINAPICPU_A

26,78 26,781,0000000UN94704 SINAPICPU_A

36,3936,39UN 1.000000094796 SINAPICPU_A

0.00 MO com LS => 82.01

769.25

82,01

149.78

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => Valor com BDI =>

769,25Preço Total =>Quant. => 1,0000000

Total

591,43

Valor Unit

591,43

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco

97902 SINAPI

Descrição

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6XO,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

3.3.28

UNCPU

93,85811,890,1156000m’ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM /VDIÇÃO DE
IMPERMEABILIZ/WTE. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PREP/VRO DE FUNDO DE V/LLACOM LARGUFtA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO DO SOLO

NATUFLAL). AF_08/2020

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARRÊG/tDEIRA, TFtAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX, 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CPU_A 100475 SINAPI

5,296,540,8100000m’101616 SINAPICPU_A

1,18136,550,0087000CHP5678 SINAPICPU_A

X
c

çrRETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍO. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP, MÍN, 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

1.0157.07CHI 0,0178000CPU_A 5679 SINAPI

CD
C

70

'ig iSlj7,370,0148000 498,18m’ARG/LMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCION/y.. PREP/LRO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTAJRES

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÈDI/V BRITA
1) - PREPiARO MECÂNICO COM BETONEIFLA 600 L. AF_05/2021

67316 SIN/V’!CPU_A

143.71

90.22

35,79

5,0944000

4,0028000

0.0744000

28.21

22.54

481,06

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

94970 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

H *D

cm’

O

fii



>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S2S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA,ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

PEÇA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE
AÇO APROXIMADA DE 30KG/M’. AF_01/2018
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DÊ BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM AGUA

PONTALETE -7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA
SARRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

TABUA NAO APARELHADA *2.5 X 20* CM, EM MACARANDU6/VMASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

TIJOLO CEfíAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)

m’ 0,0448000 2.497,94 111.9097735 SINAPICPU_A

0,050,0054000 10,02L00002692 SINAPIINS

11.28 1,330,1184000

0,1408000

0,0125000

0,4416000

M00004491 SINAPI

00004517 SINAPI

00005069 SINAPI

00006193 SINAPI

INS
0,553.94M

INS
21,39

21,05

0,26KG
INS

9,29M
INS

0,68 89,63

217,24

734,43

131,8188000

0,00

Valor com BDI =>

UN00007258 SINAPIINS
MO com LS =>LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

217,24

143,00

6,0000000 Preço Total => 4.406,58QuanL =>

Total

143,28

Valor Unit

143,28

Und QuanL

1,0000000
Código Banco
104477 SINAPI

Descrição

CPU PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM

EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS,

INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_11/2022

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023

3.3.29
UNCPU

5.795,79UN 1,000000090456 SINAPICPU A

17,552,2171000 7.92ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM <3/4’), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M91845 SINAPICPU_A

11,01 13,681,2429000M91855 SINAPICPU_A

30,8410,7114000 2.88MC/^0 DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM'. ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023
CAIXA OCTOGON/V. 3* X 3*. PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4“ X 2- MÉDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PL4CA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

91924 SINAPICPU_A

4,13 6,101.4786000M
91926 SINAPICPU_A

17,861.0000000 17,86UN91937 SINAPICPU_A

19.6619,661.0000000UN91940 SINAPICPU_A

31,80 31.801.0000000UN91953 SINAPICPU_A O*

CD0,00 MO com LS => 58,83

177,92

LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

58.83

34,64 Valor com BOI =>

^●2
4.0000000 Preço Total 711,68Quant. =>

Total

17,91

QuanL

1,0000000

Valor Unit

17,91

UndDescrição

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE ●

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco
92868 SINAPI

3.3.30
UN

CPU

23,67

30,60

6.880,2910000

0,2910000

H88247 SINAPI

88264 SINAPI

CPU_A
CPU A

8,90H £>



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) 801: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m’ 0,0009000 710,74 0,63

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2019
CAIXA DE LUZ ’4 X 2" EM ACO ESMALTADA

88629 SINAPICPU_A

1,50 1,501,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UN00002556 SINAPIINS
10,84

22,24

MO com LS =>LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

10.84

4.33

66,72Preço Total =>3,0000000QuanL =>

Total

4,13

Valor Unit

4,13

Quant.

1,0000000

Und
Descrição

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M

Código Banco
91926 SINAPI

3.3.31
M

CPU

23.67

30,60

0,680,0290000

0,0290000

1.2434000

H88247 SINAPI

88264 SINAPI

00001014 SINAPI

CPU_A

CPU_A
0,88H

2,532.04M
INS

4,91 0,040,0094000

0,00

Valor com BDI =>

UN00021127 SINAPIINS
1,06MO com LS =>LS =>1,06MO sem LS =>

Valor do BDI => 5,120.99

591,36Preço Total =>115,5000000Quant. =>

TotalValor Unit

6,76

Quant

1,0000000

Und
Descrição

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR. 0,6/1 KV. SECAO NOMINAL 4 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA /V4TICHAMA. USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

Código Banco
91929 SINAPI

3.3.32
6,76M

CPU

0.9223,67

30,60

0,0390000

0,0390000

1.2434000

H88247 SINAPI

88264 SINAPI

00001021 SINAPI

CPU_A

CPU_A
1.19H

4,613,71M
INS

4,91 0,040,0094000

0,00

Valor com BDI =>

UN
00021127 SINAPIINS

1,43MO com LS ->1.43 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 8,391,63

1.061,33Preço Total =>126,5000000Quant =>

TotalValor Unit

6,53

Quant

1,0000000

Und
Descrição
ELETROCUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201S
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR /\MARELA, DE 25 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

X T~Código Banco
91844 SINAPI

3.3.33

§.'^06,53M
CPU

n

Cü1,6823,67

30,60

0,0710000

0,0710000

1,1000000

0,0018000

0,00

Valor com BDI =>

H
88247 SINAPI

88264 SINAPI

00002688 SINAPI

00043132 SINAPI

CPU_A

CPU_A
2,17H

2,652,41M
INS

0,0318,27

MO com LS =>

KG
INS

2,61LS =>2,61MO sem LS =>

Valor do BDI => 8,101,57

T3

cPreço Total => 237,3329,3000000Quant. =>

O
IVJ

TotalValor UnitQuantUnd ADescriçãoCódigo Banco3.3.34



) í

PREFEITURA MUNICIPAL DÊ BURITUCUPU ■ MA

CNPJ: 01.612.S2SI/0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURJTICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) 8DI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
UN 1,0000000 11,41 11,41DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAOO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO £ 1

COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (lEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A

936S4 SINAPICPU

23,67

30,60

1.120,0476000

0,0476000

1,0000000

H88247 SINAPI

88264 SINAPI

00001570 SINAPI

CPU_A

CPU_A
1.45H

0,97 0,97UNINS

7,87 7.871,0000000

0,00

Valor com BDI =>

UN00034653 SINAPIINS
1,75MO com LS =>LSMO sem LS =>

Valor do BDI=>

1,75

14,162.75

28,32Preço Total =>Quant. => 2,0000000

Total

39,83

Valor Unit

39,83

QuanL

1,0000000

UndDescrição

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023

Código Banco
91997 SINAPI

3.3.35
UNCPU

11,74 11,741,0000000UN91946 SINAPICPU A

28,091,0000000 28,09UN91995 SINAPICPU_A

MO com LS => 16,42

49,46

0,00

Valor com BDI =>

16,42 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 9,63

148,38Preço Total =>3,0000000Quant. =>

Valor Unit

54,10

Total

54,10

QuanL

1,0000000

UndDescrição

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P*T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2' MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA

PONTO ELÉTRICO ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P*T 10 A, SEM SUPORTE
E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Código Banco

92023 SINAPI

3.3.36

UN
CPU

11,7411,741,0000000UN91946 SINAPICPU_A

42,3642,36UN 1,000000092022 SINAPICPU_A

22,66

67,18

MO com LS =>LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22,66

13,08

Preço Total => 134,362,0000000QuanL => » r 3

Total

48,31

Valor Unit

48,31

QuanL

1,0000000

Und
Código Banco

87737 SINAPI

Descrição

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL.
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE RE\^STIMENTOS C1MENTICIOS

3.3.37
CDm*

CPU
ciC
^73762,13 23,620,0310000m’87373 SINAPICPU A

14,92 -'O28,21

22,54

0,5290000

0,2650000

0,5000000

0,2100000

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

00001379 SINAPI

00007334 SINAPI

CPU_A

CPU_A
OC5,97H

0,450,90KGINS
c3.3515,97

MO com LS ->

L
INS

18.800.00LS =>MO sem LS => 18,80
NJ
A



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525W0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Valor do BDI => 11,68 Valor com BDI => 59.99

Preço TolaI => 584,909,7500000Quant. =>

Total

69,72

Valor Unil

69,72

Und QuanL

1,0000000
Descrição
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

Código Banco
93389 SINAPI

3.3.38

m'CPU

28,07

22,54

32,08

19.070,6797000

0,1893000

1,0818000

HAZULEJISTA OU LAORILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR). COR LISA. PEI MAJOR OU
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS

REJUNTE CIMENTICIO, QUALOUER COR

88256 SINAPI

88316 SINAPI

00001297 SINAPI

CPU_A

CPU_A
4.26H

34.70m'INS

10.13KG 9,1325000

0,2410000

1.1100001381 SINAPI

00034357 SINAPI

INS

1.566.51KGINS
MO com LS => 15,81

86,57

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

15,81

16,85

LS =>

Valor com BDI =>

Preço Total => 844,05Quant. => 9,7500000

Valor Unit

891,71

Total

891,71

QuanL

1,0000000

UndCódigo Banco

91338 SINAPI

Descrição

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ●
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/U^MINADA. ACABAMENTO

ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZARA/ISTA

BUCHA DE NY1.0N SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PAFíA ESQUADRIA. EM ALUMÍNIO

PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1 FACE

3.3.39

CPU

10.050,3563000

0,1779000

0,8829000

28,21

22,54

50,02

H88309 SINAPI

88316 SINAPI

00000142 SINAPI

CPU_A

CPU_A
4.00H

44,16310MLINS

620,47 620.471,0000000m'00004914 SINAPIINS

2,930.61UN 4,8166000INS 00007568 SINAPI

30,67 210,106,8504000M00036888 SINAPIINS

MO com LS => 9,430,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

9,43 LS =>

1.107,32215,61

Preço Total => 3.255,52Quant. => 2,9400000
X ”

Total

14,48

QuanL

1,0000000

Valor Unit

14,48

Und P"Descrição

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCAJ^GOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

Código Banco
88489 SINAPI

3.3.40

m*CPU

5,0030.71

22,54

36,17

MO com LS =>

H 0,1631000

0,0544000

0,2285000

0.00

Valor com BDI =>

88310 SINAPI

88316 SINAPI

00007356 SINAPI

CPU_A
CPU A 1,22H

8,26LINS

4,08LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,08
C17.983,50
-Q

SC
Preço TolaI => 1.657,75Quant. => 92.2000000

,o
to
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPl - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

QuanL

1,0000000

Valor Unit

70,65

Total

78,65

UndDescrição

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
Código Banco
95544 SINAPl

3.3.41

UNCPU

27,45

22,54

67,74

MO com LS =>

8.67H 0,3162000

0,0996000

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA

CPU_A

CPU_A

88267 SINAPl

88316 SINAPl

00011703 SINAPl

H 2,24

67,74UNINS

7,54LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

7,54

97,6619,01

Quant => 1,0000000 Preço Total => 97,66

TotalQuanL

1,0000000

0,3162000

0,0996000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

76,94

27,45

22,54

66,03

MO com LS =>

UndCódigo Banco

95545 SINAPl

88267 SINAPl

88316 SINAPl

00011757 SINAPl

Descrição

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SABONETEIFtA DE PAREDE EM METAL CROMADO

3.3.42

76,94UNCPU

8,67HCPU_A

CPU_A 2,24H

66,03UNINS

7,547,54 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 95,5418,60

1,0000000 Preço Total => 95,54QuanL =>

QuanL

1,0000000

4,5460000

4,0440000

4,6000000

0,0010000

1.8200000

1.2920000

2.3500000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

478,09

23.36

28,07

Total

478,09

106,19

113,51

UndDescrição

BANCADA DE GFIANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)

AREIA GROSSA LAVADA

CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)

GFtANITO CINZA /V^DORINHA 2cm

FRONTAO GFtANITO CINZA ANDORINHA 10x2cm

3.3.43

CPU

CPU_A

CPU_A

Código Banco

190276 SBC

88243 SINAPl

88274 SINAPl

000050 SBC

000100 SBC

001100 SBC

010414 SBC

061913 SBC

UN

H

H

0.77 3,54KGINS

70.91 0,07m’INS

5.75 10,46

206,72

37,60

145,69

593,69

KGINS

m' 160.00

16,00

MO com LS =>

INS

MINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

145,69

115,60

Preço Total => 605,56QuanL => 1,0200000

xtt:Total

294,59

QuanL

1,0000000

Valor Unit

294,59

UndDescrição

LAVATÓRIO LOUÇA BFtANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO
E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SIFÃO DO TIPO GARFtAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

Código Banco
86942 SINAPl

3.3.44

UNCPU

L9.64UN 1,0000000 9.6486879 SINAPlCPU_A

22,05 22,05UN 1,000000086882 SINAPlCPU_A

'tsc10,75 10,75UN 1,0000000CPU_A 86884 SINAPl

'



)}

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA,ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
1,0000000 162,05 162,05LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNCPU_A 86904 SINAPI

90,10 90,10UN 1,000000086906 SINAPICPU_A

MO com LS => 22,22

365,82

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

22,22

71.23

LS => 0,00

Valor com BDI =>

Preço TolaI => 365,82Quant. => 1,0000000

Valor Unit

630,25

Total

630,25

Und QuanL

1,0000000
Código Banco
86932 SINAPI

Descrição

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRAO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

3.3.4S

UNCPU

76,47

553,78

1,0000000

1,0000000

76,47

553,78

UN86887 SINAPI

86888 SINAPI

CPU_A
CPU A UN

MO com LS => 24,91

782,64

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

24,91

152.39

LS => 0,00

Valor com BDI =>

Preço Total => 782,64Quant. => 1,6000000

Total

12,83

Quant.

1,0000000

Valor Unit

12,83

UndCódigo Banco
00007608 SINAPI

Descrição

DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ",

AGUA FRIA

3.3.46

UNINS

MO com LS => 0,00LS => 0,00

Valor com BOI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

15.933,10

Preço Total => 15,931,0000000Quant. =>

2.241.260,12

Total
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

4

Quant

1,0000000

0,0500000

0.00

Valor com BDI =>

Valor UnitUndCódigo Banco

99063 SINAPI

99061 SINAPI

4.1

5,605,60MCPU

112,11

MO com LS =>

5,60UNCPU A

2,26LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

2,26

6,951,35

X T -Ç-
Preço Total => 186.178,82Quant => 26.788,3200000

cr

Valor Unit

5,98

TotalUnd QuanL

1,0000000

CDCódigo Banco
90091 SINAPI

Descrição

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA CPU POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS. CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

4.2

5,98m’CPU

204,71 3,52CHP 0,01720005631 SINAPICPU_A

1,63CHI 0,0193000 84,805632 SINAPICPU_A T5

c
22,54 0,83H 0.037100088316 SINAPICPU A

tu
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,00% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUT1CA
LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 1.21MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,21

7.421.44

12.030,2459262 Preço Total => 89.264,42QuanL =>

Valor Unit

13,17

Total

13,17

Und QuanL

1,0000000
Código Banco
104734 SINAPI

Descrição

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA

DA RETRO: 0,26 MVPOTÉNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0.8 A 1.5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

4.3

m*CPU

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 68
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP, 0.26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5.21CHP 0,0382000 136,555678 SINAPICPU_A

0,0551000 57,07 3.14CHIRETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIO. 88

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN, 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÂX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

5679 SINAPICPU A

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15,935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA ● CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARATR/\NSPORTE DEÁGUA-CHI DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015

1,70CHP 0,0054000 315,735901 SINAPICPU_A

78,08 0,04CHI 0,00060005903 SINAPICPU_A

2,550,1135000

0.0614000

22,54H88316 SINAPI

91277 SINAPI

CPU_A

CPU_A 0,53CHP 8,79

MO com LS => 3,52MO sem LS =>

Valor do BDI =>

3.52 LS => 0,00

Valor com BDI => 16.353,18

11.789,6410077 Preço Total => 192.760,63QuanL =>

Valor Unit

8,95

TotalUnd QuanL

1,0000000

Descrição

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M> /111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇ/LMBA METÁLICA- CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Código Banco
100982 SINAPI

4.4

8,95m*CPU

204,71 1.69CHP 0.0083000 ” 5
C i/' ^

5631 SINAPICPU_A

çr n
0.890,0105000 84,80CHI

11 |c
5632 SINAPICPU_A

267,58 5.29CHP 0,0198000CPU_A 91386 SINAPI

78.67 1,08CHI 0.013800091387 SINAPICPU A

T)

MO com LS => 1,27LS => 0,00MO sem LS => 1,27
O

£>



>}

PREFEITURA MUNICIPAL DE 8URJTUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
2,16 Valor com BDI => 11.11Valor do BDI =>

Quant. => 240,6049185 Preço Total => 2.673,12

Valor Unit

2,70

TotalUnd Quant.

1,0000000
Código Banco
93589 SINAPI

Descrição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10M3, TRUCADO CABINE SIMPLES. PESO BRLTTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇ/MvIBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. PP_06/2014

4.5

2,70M3XKMCPU

267,58 2,40CHP 0,009000091386 SINAPICPU_A

0,30CHI 0,0039000 78.6791387 SINAPICPU_A

MO com LS => 0,34MO sem LS =>

Valor do BDI =>

LS => 0,00

Valor com BDI =>

0,34

3,350,65

Preço Total => 8.060.26Quant. => 2.406,0491852

TotalQuanL

1,0000000

Valor Unit

1,83

UndDescrição

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICAMTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

●400* GR (USO EM PVC, ACO. POLIETILENO E OUTROS)

Código Banco
97121 SINAPI

4.6

1,83MCPU

0.790,0426000

0,0426000

0,0043000

18,55

22,54

20,26

H88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

CPU_A

CPU_A 0,96H

0.08UNINS

LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 1.06MO sem LS =>

Valor do BDI=>

1.06

2.270.44

17.537,2200000 Preço Total => 39.809,46Quant. =>

QuanL

1,0000000

Valor Unit

2,53

TotalUndDescrição

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

●400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Código Banco
97122 SINAPI

4.7

2,53MCPU

1,070.0582000

0,0582000

0,0075000

18,55

22,54

20.26

HCPU_A

CPU_A

88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

X

ç UI1.31H C
ly n

0,15UNINS
cc

1,45LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

1,45

3,140,61

Preço Total => 8.958,73QuanL => 2.653,1000000

TotalQuanL Valor UnitUndDescriçãoCódigo Banco4.8



)>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
3,21 3,21M 1,0000000ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA. DN 100 MM. JUNTA ELASTICA

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA EL4STICA. EMBALAGEM DE

●400- GR (USO EM PVC, ACO. POLIETILENO E OUTROS)

CPU 97123 SINAPI

0.0737000

0.0737000

0,0096000

18,55

22,54

20,26

1,36H88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

CPU_A

CPU_A 1,66H

0,19UNINS

MO com LS => 1,84MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1.84 LS => 0,00

Valor com BDI => 3,980,77

Preço Total => 9.942,43QuanL => 2.498,1000000

TotalUnd QuanL

1,0000000

Valor Unit

4,60

Código Banco
97127 SINAPI

Descrição

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150

MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBAL4GEM DE

●400* GR (USO EM PVC, ACO. POLIETILENO E OUTROS)

4.9

4,60MCPU

0,1048000

0,1048000

0.0151000

18,55

22,54

20,26

1.94HCPU_A
CPU A

88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

2,36H

0,30UNINS

LS => 0.00

Valor com BDI ->

MO com LS => 2.61MO sem LS =>

Valor do BDI “>

2,61

5,711.11

Preço Total *> 11.380,60Quant. => 1.993,1000000

TotalQuanL

1,0000000

Valor Unit

9,50

UndCódigo Banco
97128 SINAPI

Descrição
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200
MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP, MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÂX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

4.10

9,50MCPU

136,55 1,17CHP 0,0086000CPU A 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA ÜQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

2,36CHI 0.0414000 57,075679 SINAPICPU_A

0,1359000

0,1359000

0.0195000

18,55

22,54

20,26

2,52HASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENT/^JRES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

●400* GR (USO EM PVC, ACO. POLIETILENO E OUTROS)

CPU_A

CPU_A

88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

3,06H

0,39UNINS

0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 4,34MO sem LS =>

Valor do BDI =>

4,34 LS =>

11.792,29

Preço Total => 15.444,90QuanL => 1.310,0000000

QuanL Valor Unit TotalUndCódigo Banco Descrição4.11



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURJTICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250

MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. GAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO GAP, 0,26 M3, PESO OPERACIONM.
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÂX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

M 1,0000000 11,67 11,6797129 SINAPICPU

CHP 0,0106000 136,55 1,445678 SINAPICPU_A

CHIRETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÂX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

0,0509000 57,07 2.905679 SINAPICPU_A

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

●400* GR (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS)

H 0,1670000

0,1670000

0,0240000

18,55

22,54

20,26

3,09CPU_A

CPU_A

88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

H 3,76

0,48UNINS

MO com LS =>MO sem LS =>

Valor do DDI =>

5,35 LS => 0,00

Valor com BDl =>

5,35

2,82 14,49

Preço Tolai =>Quant. => 501,9000000 7.272,53

Quant.

1,0000000

Valor Unit

13,86

Total

13,86

UndCódigo Banco

97130 SINAPI

Descrição

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300

MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM C/\RREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÂX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

4.12

MCPU

CHP 0,0126000 136,55 1.72CPU A 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TFIAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.0604000 57.07 3,445679 SIN/V^ICPU A

18.55

22.54

20.26

3.67ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENC/VíGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PAFtA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

●400- GR (USO EM PVC. ACO, POLIETILENO E OUTROS)

H 0,1981000

0,1981000

0,0284000

88246 SINAPI

60316 S1N/\PI

00020078 SINAPI

CPU_A

CPU_A H 4.46

0,57UNINS

:v ^ tr
=_ 3 ?MO sem LS =>

Valor do BOI =>

LS => 0,00

Valor com BDl =>

MO com LS => 6.356.35

17.213,35
cr

Quant. => 75,4000000 Preço Total => 1.297,63

i^C

Quant

1,0000000

Valor Unit

18,20

Total

18,20

UndCódigo Banco

97132 SINAPI

Descrição
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400

MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

4.13

MCPU

. ô
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
CHP 0.0165000 136,55 2,25RETROESCAVAOEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88

HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÃX, 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5678 SINAPICPU_A

RETROESCAVAOEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA ÜQ. 88
HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACION/U.
MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÃX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0793000 57,07 4,525679 SINAPICPU_A

0,2602000

0,2602000

0,0373000

18,55

22,54

20,26

4,82HASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA. EMBALAGEM DE

●400' GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

88246 SINAPI

88316 SINAPI

00020078 SINAPI

CPU_A

CPU_A 5,86H

0,75UNINS

MO com LS => 8,34LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

8,34

22,604.40

Preço Total => 440,70Quant. -> 19,5000000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

13,64

MO com LS =>

UndCódigo Banco

00036084 SINAPI

Descrição

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12. DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

4.14

13,64MINS

0,00MO sem LS *>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

16,933.29

Preço Total => 296.905,13Quant => 17.537,2200000

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

28,32

MO com LS =>

UndCódigo Banco

00036373 SINAPI

Descrição

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, ON 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

4.15

28,32MINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

35.166,84

Preço Total => 100.314,99Quant => 2.853,1000000

Quant

1,0000000

Valor Unit

46,04

MO com LS =>

TotalUndDescrição

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

Código Banco

00036374 SINAPI

4.16

46,04MINS

0,00LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

Valor com BDI => 57,1711.13

Preço Total => 142.816,372.498,1000000Quant =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

103,38

MO com LS =>

Und OCódigo Banco
00009828 SINAPI

Descrição

TUBO PVC OEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

4.17 cr
p103,38MINS

CC0.00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

Sc128.3724,99

Preço Total 255.854,24Quant => 1.993,1000000

Valor Unit

175,20

Total

175,20

Quant

1,0000000

UndCódigo Banco

00009829 SINAPI

Descrição

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

4.13
■DMINS
C



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO com LS => 0,00

217,5642,36

Preço Total =>Quant. => 1.310,0000000 285.003,60

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

378,75

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco
00009827 SINAPI

Descrição

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

4.19

378,75MINS

0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

470.3391.58

501,9000000 Preço Total => 236.058,62Quant =>

TotalUnd Quant

1,0000000

0.00

Valor com BOI =>

Valor Unit

378,75

MO com LS =>

Descrição

TUBO PVC DEFOFO. JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
Código Banco

00009827 SINAPI

4.20

378,75MINS

0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00 LS =>

470,3391,58

Quant. => 75,4000000 Preço Total => 35.462,88

Total

324,55

53,80

69,55

201,20

83,93

403,02

Quant.

1,0000000

2.2730000

2,2730000

1,0000000

Valor Unit

324,55

23,67

30,60

201.20

MO com LS =>

UndCódigo Banco
063038 SBC

88247 SINAPI

88264 SINAPI

077785 SBC

Descrição

TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 400

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETROCALHA LISA TIPO "U" 800x1 OOmm CHAPA 24 PRE-GALVANI2A0A

4.21

MCPU

HCPU_A

CPU_A H

MINS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

83,93

78,47

LS => 0,00

Valor com BDI =>

Preço Total => 7.858,89Quant. => 19,5000000

TotalUnd Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

12,89

MO com LS =>

Descrição

ADAPTADOR. PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM

Código Banco

00000052 SINAPI

4.22

UN 12,89INS

0,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI -> 16,003,11

8,0000000 Preço Total => 128,00Quant =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

43,52

MO com LS =>

UndCódigo Banco
00000043 SINAPI

Descrição

ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM

4,23

43,52UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

X -c54,0410,52

ÇT r>

Preço Total => 162,12Quant => 3,0000000

Valor Unit

65,07

MO com LS =>

TotalUnd QuantDescrição

ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM

7DCódigo Banco
00000047 SINAPI

4.24

65,07UN 1,0000000INS

0,00MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
r>

TJ

S I
4^



)í

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525í/0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
15.73 Valor com BOI => 80,80Valor do BDI =>

Preço TolaI => 969,60Quant. => 12,0000000

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor UnitDescrição

CAP, PVC PBA, JE. ON 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)

4.25 Código Banco

00001206 SINAPI 6,68UN 6,68INS

MO com LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

8,291.61

Preço Total => 49,74Quant. => 6,0000000

Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

30,43

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco
00001845 SINAPI

Descrição

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

4.26

30,43UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

37,787.35

Quant. -> 17,0000000 Preço Total => 642,26

QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

71,85

MO com LS =>

TotalUndDescrição

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

Código Banco

00001824 SINAPI

4.27

71,85UNINS

0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

89.2217.37

Preço Total => 178,44Quant. => 2,0000000

Und QuanL

1,0000000

0.00

Valor com BOI =>

Valor Unit

94,99

MO com LS =>

TotalCódigo Banco
13107 SEINFRA

Descrição
CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 50

4.28

94,99UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

117,9522.96

19,0000000 Preço Total => 2.241,05QuanL =>

QuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

178,73

MO com LS =>

TotalUndDescrição

CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 75

Código Banco
13108 SEINFRA

4.29

178,73UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,00

221,9443,21

Preço TolaI => 443,88Quant. => 2,0000000
X z ~

QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

346,09

MO com LS =>

Total

346,09

UndDescrição

CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 100

Código Banco
13109 SEINFRA

4.30

UNINS

LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

429.7783,68

Preço Total => 429,77Quant. => 1,0000000

QuanL Valor Unit TotalUndDescriçãoCódigo Banco4.31



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
UN 1,0000000

0.00

Valor com BDI ->

93,83

MO com LS =>

93,83

0,00

116,51

CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 5013110 SEINFRAINS
LS =>MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0.00

22.68

349,53Preço TolaI =>3,0000000Quant. =>

TotalValor Unit

271,70

MO com LS =>

Quant

1,0000000

Und
Descrição
EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 50 PN10

Código Banco

13793 SEINFRA

4.32

271,70UN
INS

0,000,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 337,39Valor com BDI =>65,69

Preço Total => 1.349,564,0000000Quant =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unít

85,01
MO com LS =>

Und
Descrição

EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75/DE 85 MM (NBR 10351)
Código Banco

00003075 SINAPI

4.33

85,01UN
INS

0,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 105,5620,55

Preço Total => 844,488,0000000Quant =>

Total

134,52

Valor Unit

134,52

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BOI =>

Und
Código Banco

00003076 SINAPI

Descrição

EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM (NBR 10351)

4.34
UN

INS
0.00LS =>0,00MO sem LS =>

Valor do BDI => 167.0432,52

2.672,64Preço Total =>16,0000000Quant =>

Total

24.08

0,00

29,90

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

24,08

MO com LS =»

Und
Descrição

REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50/DE 110 X60 MM, PARA REDE DE AGUA
Código Banco

00011321 SINAPI

4.35
UN

INS

0.00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 5,82

Preço Total => 1.255,8042,0000000Quant =>

TotalValor Unit

15,72

MO com LS =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Descrição

REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA
Código Banco

00020327 SINAPI

4.36

15,72UN
INS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

19.523,80

O"878,40Preço Total =>45,0000000Quant =>

00
Valor Unit

27,69

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Descrição

REDUCAO PVC PBA, JE, PB. DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA
Código Banco

00011323 SINAPI

4.37
27,69UN

INS
0.00LS =>0,00MO sem LS =>

Valor do BDI => 34,386.69

:i§c
412,56Preço Total =>12,0000000Quant =>

"ü

I



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA,ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

20,46

MO com LS =>

TotalUndDescrição

TE. PVC PBA, BBB, 90 GRAUS. ON 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
Código Banco

00007048 SINAPI

4.38

20,46UNINS
0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

25.404,94

35,0000000 Preço Total => 889,00Quant. =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

94,79

MO com LS =>

UndDescrição

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
Código Banco

00041892 SINAPI

4.39

94,79UNINS
0.00MO sem LS =>

Valor do BDI “>

0,00 LS =>

117.7122,92

Preço Total => 4.708,4040,0000000Quant =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

44,74

MO com LS ->

UndDescrição

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75/ DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
Código Banco

00007088 SINAPI

4.40

44,74UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

55,5510,81

Preço Total => 222,20Quant => 4,0000000

Total

75,33

Quant

1,0000000

Valor Unit

75,33

UndDescrição

TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR

10351)

Código Banco

00011378 SINAPI

4.41
UNINS

MO com LS 0,00LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

93,5418,21

Preço Total => 1.122,48Quant => 12,0000000

Total

63,65

Quant

1,0000000

Valor Unit

63,65

UndDescrição

TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM. PARA REDE AGUA (NBR

10351)

Código Banco
00011379 SINAPI

4,42
UNINS

MO com LS => 0,00LS => 0,00

Valor com BOI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0.00

79,0415,39

Preço Total => 316,16Quant => 4,0000000

Valor Unit

36,71

Total

36,71

Und Quant

1,0000000
Código Banco

00011493 SINAPI

Descrição

TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR

10351)

4.43
C'

UNINS

!*3íCc
MO com LS => 0,000,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

45,588.87

~Kr.—

Preço Total => 866,0219,0000000Quant =>

TotalQuant Valor UnitUndDescriçãoCódigo Banco4.44



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECC1MENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
2.877,01

MO com LS =>

2.877,01UN 1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 20013499 SEINFRAINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

3.572,67695,66

Preço Total => 10.718,01Quant. => 3,0000000

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

3.791.00

MO com LS =>

Descrição

CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 250
Código Banco

13503 SEINFRA

4.45

3.791,00UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

4.707,66916,66

Preço Total => 32.953,62Quant. => 7,0000000

QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

1,524,07

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco

13495 SEINFRA

Descrição
CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 150

4.46

1.524,07UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

1.892,59368,52

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 7,570,36

Total

1.808,08

1.808.08

2.245,27

Und Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

1.808,08

MO com LS =>

Código Banco

110591 SEINFRA

Descrição

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 150

4.47

UNINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1.808,08

437,19

4.490,54Quant. => 2,0000000 Preço Total =>

Valor Unit

871,17

MO com LS =>

TotalUnd Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 100

Código Banco
13528 SEINFRA

4.48

871,17UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

1,081.81210,64

4.327,24Quant. => 4,0000000 Preço Total =>

Total

690,36

0.00

857,28

Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

690,36

MO com LS =>

UndDescrição
CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 50

Código Banco

13526 SEINFRA

4.49

UNINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

166,92

4.286,40Quant. => 5,0000000 Preço Total =>

Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

731,45

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco

13527 SEINFRA

Descrição

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 75

4,50

731,45UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

908,31176,86

7.266,48Quant => 6,0000000 Preço Total =>



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 . Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

Und QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

1.130,04

MO com LS =>

Total
Descrição
CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB ON 200 x 100

Código Banco

I3S31 SEINFRA

4.51
UN 1.130,04INS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do 8DI =>

0,00

1.403,28273,24

B.419,68Quant => 6,0000000 Preço Total =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

821,84

MO com LS =>

Descrição
CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 50

Código Banco

13529 SEINFRA

4.52

821,84UN
INS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

1.020,56198,72

Preço Total => 4.082,24Quant. => 4,0000000

Valor Unit

986,22

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 75

Código Banco
13530 SEINFRA

4.53

986,22UN
INS

LS => 0,00MD sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

1.224,68238,46

Preço Total => 3.674,04Quant. => 3,0000000

Valor Unit

86,71

MO com LS =>

TotalUnd Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 100

Código Banco
13104 SEINFRA

4.54

86,71UNINS
LS => 0,00MO sem LS ->

Valor do BDI =>

0,00

107,6720,96

Preço Total => 323,01Quant. => 3,0000000

Valor Unit

18,87

MO com LS =>

TotalUnd Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição
CRUZETA PBA COM BOLSAS ON 50

Código Banco

I3102 SEINFRA

4.55

18,87UN
INS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

23,434,56

Preço Total => 820,05Quant. => 35,0000000

X -r- -

c S';;Valor Unit

47,31

MO com LS =>

TotalQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Und
Código Banco

I3103 SEINFRA

Descrição

CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 75

4.56 Ccr
47,31UN O

INS
0,000,00 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

cc
58,7411.43

2,0000000 Preço Total => 117,48QuanL =>

Valor Unit

43,38

MO com LS =>

TotalUnd QuanLDescrição

CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 50
Código Banco

13106 SEINFRA

4.57

1,0000000 43,38UN *DINS

0,00 0,000,00 LS =>MO sem LS => c

p



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ:01.612.525f/0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAUTICA
Valor com BOI => 53,86Valor do BDI => 10,48

Preço Total => 484,74Quant. => 9,0000000

QuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

51,95

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco
16026 SEINFRA

Descrição

CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS ON 100 x 75

4.58

51,95UNIN5

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

64,5112,56

Quant => 3,0000000 Preço Total => 193,53

Valor Unit

26,50

MO com LS =>

TotalUnd Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Descrição

CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 75 x 50
Código Banco

13105 SEINFRA

4.59

26,50UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

32,906,40

16,0000000 Preço Total => 592,20Quant. =>

Valor Unit

3.546,05

MO com LS =>

Total

3.546,05

3.546,05

4.403,48

Und Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

4.60 Código Banco
110576 SEINFRA

Descrição

CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 250 UNINS

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

3.546,05

857,43

LS =>

4.403,48Quant => 1,0000000 Preço Total =>

Quant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

5.704,61

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco

13511 SEINFRA

Descrição

CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 300

4.61

5.704,61UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

7.083,981.379,37

Preço Total => 7.083,98Quant => 1,0000000

Quant

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

474,64

MO com LS =>

TotalUndDescrição
EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 150 PN10

4.62 Código Banco

13762 SEINFRA 474,64UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,00

589,40114,76 » T' X

OC
p8,0000000 Preço Total => 4.715,20Quant =>

CC

cQuant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

637,43

MO com LS =>

TotalUndCódigo Banco

13763 SEINFRA

Descrição

EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 200 PN10

4.63

637,43UNINS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

791,56154,13 n

* £>

Preço Total => 4.749,36Quant => 6,0000000

Quant Valor Unit TotalUndCódigo Banco Descrição4.64



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01 .S12.525//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe.SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

2.503,06

MO com LS =>

2.503,06UN 1,0000000EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 400 PN10INS 13767 SEINFRA

0,00MO sem LS ->

Valor do BDI ==■

0,00 LS => 0.00

Valor com BDI -> 3.108,29605,23

Preço Total =>Quant. => 4,0000000 12.433,16

Valor Unit

648,30

MO com LS =>

TotalUnd Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Código Banco
17142 SEINFRA

Descrição

REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 250 x 100

4.65

648,30UNINS

LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

805.05156,75

14,0000000 Preço Total => 11.270.70Quant. =>

Quant.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

908,88

MO com LS =>

TotalUndDescrição

REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x 200
Código Banco

I4045 SEINFRA

4.66

908,88UNINS

LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

219,76 1.128.64

2.0000000 Preço Total => 2.257,28Quant. =>

TotalUnd Quant.

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

945,29

MO com LS =>

Código Banco

14044 SEINFRA

Descrição

REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x 150
4.67

945,29UNINS

LS => 0.00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

1.173,86228,57

8.217,02QuanL => 7,0000000 Preço Total =>

Valor Unit

1.145,09

MO com LS =>

TotalUnd Quant.

1,0000000
Código Banco
14047 SEINFRA

Descrição

REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 300 X 200

4.68

1.145,09UNINS

0.00MO sem LS ->

Valor do BDI =>

0,00 LS => 0.00

Valor com BDI => 1.421.97276,88

1.421.971,0000000 Preço Total =>Quant.

Total

2.492,42

0.00

3.095.08

Quant.

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Valor Unit

2.492,42

MO com LS =>

UndDescrição

REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 250
Código Banco
14052 SEINFRA

4.69

UNINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI=>

0,00 t: ~ ~
c 3602,66
cr

C:
3.095,08QuanL => 1,0000000 Preço Total =>

n
Qua nt.

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

559,15

MO com LS =>

TotalUndDescrição

REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 100

4,70 Código Banco
14040 SEINFRA 559,15UNINS

0,00LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

694,36135,20
●O

3.471,75QuanL -> 5,0000000 Preço Total =>



> )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001 -40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÈS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA

Und Quant

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit

357,33

MO com LS =>

Total

357,33

357,33

443,73

Código

111254

Descrição

REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 50

4.71 Banco

SEINFRA UNINS

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

357,33

86,40

LS =>

3.549,84Quani. => 8,0000000 Preço Total =>

Valor Unit

635,70

MO com LS =>

TotalUnd QuanL

1,0000000

0.00

Valor com BDI =>

Código

14041

Banco

SEINFRA

Descrição

REDUÇÃO PONT/VBOLSA JE FoFo DN 200 x 100

4.72

UN 635,70INS

0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 LS =>

789,41153,71

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 5.525,87

Quant

1,0000000

4,1200000

Valor Unit

1.837,63

196,01

Total

1.837,63

807.56

UndCódigo
5958

Banco

ORSE

ORSE

Descrição

CAIXA PARA REGISTRO, TIPO II, PARA DIÂMETROS DE 150 A 200MM

Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19). esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5-1:2:8
(cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

Escavação manual de vala ou cava em material de 1* categoria, prolundidade até 1,50m
Coleta e carga manuais de entulho

Chapísco em parede com argamassa traço t1 -1:3 (cimento / areia) - Re\risado 08/2015
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)
Concreta Armado fck=21 .OMPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com

formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação

Concreto simples fabricado na obra, fck-13.5 mpa, lançado e adensado

Tampão de ferro fundido para caixa de registro td-5

4,73

unCPU

m’CPU A 157

m’ 2,3912000

1.7568000

4,6200000

4,6200000

0,1728000

62.20

17.40

124,82

30,56

31,36

162,80

420,48

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

CPU_A

CPU_A

CPU_A

CPU_A
CPU A

2497

m’26

m* 6.793310

3317

6456

m* 35,24

2.433,39m’

m’ 0,6344000

0,1440000

1,0000000

0,00

Valor com BDI =>

17,40

527,94

173,00

MO com LS =>

11.03

76.02

173.00

676.35

2.281.96

ORSE

ORSE

ORSE

CPU^A

CPU_A

76

m’95

5662 unINS

LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI =>

676,35

444,33

Quant. => 23,0000000 Preço Total => 52.485,08

Quant.

1,0000000

Valor Unit

1.420,47

Total

1.420,47

UndDescrição

REGISTRO DE GAVETA Cl BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA PI TUBOS DE FERRO DÚCTIL

Cl CABEÇOTE DN 80

Código
15053

Banco

SEINFRA

4.74

UN 3? T' t:INS

O*
n

LS => 0.00

Valor com BOI =>

MO com LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI=>

0.00

1.763,93343.46

7.055,72Quant => 4,0000000 Preço Total =>

Cs —

h

Und Quant

1,0000000

Valor Unit

1.778,60

Total

1.778,60
Descrição
REGISTRO DE GAVETA Cl BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA PI TUBOS DE FERRO DÚCTIL
Cl VOLANTE DN100

4,75 Código

15090

Banco

SEINFRA UNINS

LS => MO com LS => 0,00MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00 0,00

Valor com BDI => 2.208,66430,06



)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525//0001 -40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% (HORA) 69,90% (MÊS) 801:24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANAÜT1CÃ
QuanL => 8,0000000 Preço TolaI => 17.669,28

Total

2.990,19

QuanL

1,0000000

Valor Unit

2.990,19

UndDescrição
REGISTRO DE GAVETA Cl BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA PI TUBOS DE FERRO DÚCTIL
C/VOLANTE DN 150

Código Banco
15117 SEINFRA

4.76

UNINS

MO com LS => 0,00LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

3,713,21723,02

14.852.844,0000000 Preço TolaI =>QuanL =>

Valor Unit

4.291,28

Total

4.291,28

Und QuanL

1,0000000
Código Banco

15059 SEINFRA

Descrição
REGISTRO DE GAVETA Cl BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA PI TUBOS DE FERRO DÚCTIL

Cl CABEÇOTE DN 200

4.77

UNINS

MO com LS => 0,00LS => 0,00

Valor com BDI =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

5,328,911.037.63

Preço Total -> 15.986,73QuanL => 3,0000000

TotalQuanL

1,0000000

0,0180000

0,0060000

0,0010000

0,0030000

0,0060000

0.0180000

0.00

Valor com BDI =>

Valor UnitUndDescrição

TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Encanador

Aluguel de bomba de drenagem - "darLa" ● diâmetro 4" - .potência = 5 cw

Encarregado de turma - SICRO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

Código Banco

6465 ORSE

10549 ORSE

10554 ORSE

2449 ORSE

54 ORSE

00002696 SINAPI

00006111 SINAPI

4.78

0,48 0,48mCPU

3,75 0,06h
CPU_A

CPU_A
0,023,66h

0,005,68hINS

18,28

19,07

13,65

MO com LS =>

0.05hINS

0,11HINS
0,24HINS
0.400,40 LS =>MO sem LS =>

Valor do BDI => 0.590.11

Preço Total => 15.805,10QuanL => 26.786,3200000

763.384,30

Total

209,31

LIGAÇÕES DOMICILIARES

Descrição

CPU PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÃGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20
MM. L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO
MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

5

» rQuanL

1,0000000

Valor Unit

209,31

Und
Código Banco
104114 SINAPI

5.1 c
UN ÇTCPU

C3

179,84 23,37m’ 0,1300000PREPARO DÊ FUNDO DE VALA COM LARGUFIA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,

LANÇAMENTO MECANIZ/^DO. AF_08/2020

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4'. P/\RA LIGAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD. 20 MM X

1/2-. PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
LUVA. PVC. ROSCÁVEL, 1/2", PAFtA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
TUBO. PEAD, PE-80. DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

101622 SINAPICPU_A l-C-H

gõ16,061.0000000 16.06UN104031 SINAPICPU A
'●í;c

1'=
7.29 7.29UN 1.0000000104046 SINAPICPU_A

l

24,80 24,80UN 1,0000000

1,0000000

4,0000000

Kl104056 SINAPI

104058 SINAPI

104060 SINAPI

CPU_A

CPU_A

CPU_A

6,796,79UN

32,848,21M



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITTCUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPl - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 . MA.ORSE - 01/2024 - S«rgipe,SEINFRA - 027

ARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
m’ 2.4528000 14,99 36.76ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF, ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA CPU POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM
SOLO DE IA CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

90099 SINAPlCPU_A

m’ 2.3215000 26.45 61.40
93382 SINAPlCPU_A

MO com LS =>MO sem LS =>

Valof do BDI =>

71,39

50,61

LS => 0,00

Valor com BDI =>

71,39

259,92

Quant. => 1.270,0000000 Preço Total => 330.098,40

Valor Unit

157,74

Total

157,74

Und Quant.

1,0000000
Descriç&o

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUAU2A0A, EM PVC DN 25 (%).
PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÓMETRO). AF_11/2016

Código Banco

97741 SINAPl

5.2
UN

CPU

1,4506000 22,67 32,88AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88248 SINAPlCPU_A

H 1,4506000

2,0000000

1,0000000

27.45 39,81ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA. COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS. 25 MM. COR MARROM. PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS. 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)

TUBO PVC. SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

TUBO PVC. SOLDAVEL, DE 50 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

88267 SINAPl

00000065 SINAPl

00000813 SINAPl

CPU_A
0,89UN 1.78

INS
UN 4,26 4.26

INS

2,0000000

2,0000000

1,0000000

3,0252000

0,9553000

0,4455000

0,1100000

0,4460000

0.73 1,46UN00003529 SINAPl

00003540 SINAPl

00006016 SINAPl

00009868 SINAPl

00009875 SINAPl

00020080 SINAPl

00020083 SINAPl

00038383 SINAPl

INS
5,01 10,02

25,97

12,61

14,80

UN
INS

UN 25,97
INS

4,17M
INS

15,50

16.02

55.61

M
INS

7.13UN
INS

6,11UN
INS

UN 2.06 0,91
INS

0.00 MO com LS => 49,51

195.88

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

49,51

38,14

LS =>

Valor com BDI =>

Preço Total =>Quant. => 1,270,0000000 248.767,60

Quant

1,0000000

0,4546000

Valor Unit

117,00

22,67

Und Total

117,00

10,30

Descrição

HIDRÓMETRO DN 20 (’/»), 1,5 MVH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Banco

95673 SINAPl

88248 SINAPl

5.3
UN

CPU
H

CPU_A

§i
H 0.4546000

0,0159000

1,0000000

27,45

14,93

94,00

12,47ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

HIDRÓMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA
AGUA POTÁVEL FRIA. RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

88267 SINAPl

00003148 SINAPl

00012769 SINAPl

CPU A
UN 0,23

INS
94,00UN

INS

'Cl
MO com LS =>15.51

28.29

LS => 0.00 15,51

145,29

MO sem LS =>

Valor do BDI ->
-‘C

Valor com BOI =>

'iTo i1.270,0000000 Preço Total => 184.518,30Quant =>

4^

56.312,13SERVIÇOS COMPLEMENTARES6



))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ:01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE A8ASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURJT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 . MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALÍTICA
Und QuanL

1,0000000

0,0120000

0,0360000

0,0120000

0,0120000

0,0120000

0,00

Valor com BDI =>

Valor Unit Total
Descrição

CADASTRO DE REDES DE ÁGUA / ADUTORAS

Pick-up, capacidade 1,2 t

Auxiliar topografia - SICRO

Nível ótico de precisão
TEODOLITO

Topógrafo- SICRO

Código Banco
6098 ORSE

2480 ORSE

48 ORSE

6442 ORSE

6443 ORSE

70 ORSE

6.1
1,39 1,39m

CPU
h 11.08

21.79

0,13
INS

0.78h
INS

2.34 0.02H
INS

H 2.34 0.02
INS

h 36,96

MO com LS =>

0,44
INS

LS => 1,22MO sem LS =>

Valor do BDI =>

1,22

1,720.33

Quant. => 26.140,7790698 Preço Total => 44.962,13

Quant

1,0000000

0.0600000

0.2000000

0,0240000

Valor Unit TotalUnd
Descrição

CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA
AUXILIAR DE TOPÓGFtAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAMINHONETE DE CARGA ATE 1,2 T C/ MOTOR DIESEL TIPO GM D-10 OU EQUIV (INCL

MANUT/OPERACAO)

!EM PROCESSO DÊ DESATIVACAO! COPIA HELIOGRAFICA

lEM PROCESSO DE DESATIVACAOI PAPEL VEGETAL 90G/M2 - 0,8M DE LARGURA

Código Banco

73677 Próprio
88253 SINAPI

88597 SINAPI

00001158 SINAPI

6.2
UN 7,32 7,32

CPU
H 11.52

24.15

43,28

0.92
CPU_A

CPU_A
4.83H

1.03H
INS

m* 0,0300000

0,0125000

0,00

Valor com BDI =>

16,05 0,4800004266 SINAPI

00021139 SINAPI

INS
5,50M 0,06

INS
MO com LS => 5,15MO sem LS =>

Valor do BDI =>

5,15 LS =>

9,081.76

Preço Total => 11.350,00Quant. => 1.250,0000000

5.898.562,02

1.424.828,91

7.323.390,93

Total sem BOI

Total do BDI

Total Geral

..miA..
l/t LUCAS RAP«L da CONCEIÇÃO Pg,ftEIRA

ENGENHEIRO CIVIL-CREA-MA: 112025108-7
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ESTADO DO MARANHÀO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n*', CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N** XXX/2024

ANEXO II

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos

para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para

supri-la, em obser\'ância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de implantação de
sistema de abastecimento de água com reservatório e rede de distribuição na zona urbana do município de
Buriticupu/MA.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Empresa a ser contratada deverá possuir expeitise em obras com predominância em implantação de
sistema de abastecimento de água afins ao objeto pleiteado comprovadamente por Atestados de Capacidade
Técnica registrado no órgão competente;
2.2 A empresa licitante deverá estar devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia (CREA)
2.3. Comprovação da capacidade técnico-profissional - apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT,

^íxpedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART.

2.4. Comprovação da capacidade técnico operacional, relativo à execução dos serviços.
2.5. Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverão ser os mesmos que assinarão as ARTs de
execução de obras /serviços.

2.6. Os atestados de capacidade técnico-profissional, ou Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e
Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverão estar devidamente registrados no Conselho Regional de
Engenharia (CREA) da região onde os serviços foram executados, comprovando que os responsáveis técnicos
constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços similares, em vulto e tipologia aos

da contratação pretendida.
2.7 As condições de habilitação técnica deverão ser mantidas durante toda a execução do objeto. Por ocasião
da substituição do responsável técnico indicado na fase de habilitação, durante a fase de execução do objeto,
caberá nova comprovação quanto a manutenção das condições de habilitação inicialmente verificadas,
2.8. O licitante vencedor deverá começar a executar os serviços, mediante empenho prévio,
no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da remessa do empenho da despesa e ordem de serviço;
2.9. O prazo de execução será de 08 (oito) meses;
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2.10. O prazo de vigência da contratação é de 08 (oito) meses contados do(a) sua assinatura, prorrogável na
forma da Lei n° 14.133/2021 em seus artigos 106 e 107.
2.11. A contratação será realizada por meio de licitação, com critério de avaliação de menor preço, nos termos
dos artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2”, e 34, todos da Lei Federal rf 14.133/2021;
2.13. Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em
ramo de atividade compatível com o objeto da licitação.

.^.14. Justificativa da necessidade da contratação

2.14.1. O sistema atualmente em operação da CAEMA na cidade de Buriticupu tem abrangência de 255 ha,

assentado em parcela da área urbana.

2.14.2. A área urbana do Município, conforme Censo IBGE 2010, é de 1190,52 ha, se expandindo do atual

núcleo urbano no sentido do Bairro Sagrima. A área situada entre a urbi e o bairro Sagrima vem se

caracterizando como área com forte tendência de expansão, onde estão projetadas as implantações de 2

conjuntos residenciais: O Ecoburiticupu com 1.000 casas e o Nova Buriticupu com 500 casas, participantes

do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, todos dispondo de sistemas de abastecimento de

água e esgotamento sanitário, inclusive ETEs.

2.14.3. Também conta a mesma área com loteamento composto de 1.000 unidades, já com edificações sendo

erigidas. Além destes, está prevista a implantação, no bairro Aeroporto, do Residencial Jose Gomes, com

_^\.216 casas, também dispondo de sistema de saneamento próprio.

2.14.4. A planta de abrangência do sistema proposto mostra, além da área limitada pelo sistema atual (255 ha),
a área de expansão de 574,6 ha, que complementa a área urbana utilizada no Censo 2010 - IBGE. Os
empreendimentos habitacionais ligados ao PAC estão dispostos fora da área urbana.

2.15. Resultados almejados

2.15.1. O principal objetivo é garantir que todos os residentes da cidade tenham acesso seguro e confiável à
água potável em suas casas, escolas, locais de trabalho e espaços públicos.

2.15.2. Com acesso garantido à água potável, espera-se uma redução significativa nas doenças transmitidas
pela água e outras condições de saúde relacionadas à falta de saneamento básico adequado.

2.15.3. Um sistema de abastecimento de água confiável pode impulsionar o desenvolvimento econômico local,
permitindo que empresas operem de maneira mais eficiente e atraindo investimentos para a região. Além
disso, um melhor acesso à água pode liberar tempo e recursos para que as famílias se dediquem a outras
atividades produtivas, como educação e trabalho.
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2.15.4. Ao garantir o acesso à água potável, especialmente para as comunidades mais vulneráveis, espera-se
uma redução na pobreza e na desigualdade, pois as famílias podem direcionar seus recursos para outras
necessidades básicas, como alimentação, moradia e educação.

2.15.5. Um sistema de abastecimento de água bem planejado e gerenciado pode promover o uso sustentável
dos recursos hídricos, minimizando o desperdício e protegendo os ecossistemas locais. Isso contribui para a

conservação da biodiversidade e para a resiliência ambiental da região.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇAO

3.1. Considerando que para a prestação dos serviços constantes neste instrumento não há variedade de soluções

disponíveis, visto que a única opção é a contratação de empresa de engenharia, a pesquisa de se deu através

de planilha orçamentária com pesquisa em bancos de preços como SINAPI/MA, SBC/MA, ORSE, SEINFRA

E COMPOSIÇÕES PRÓPRIA para fins de estimativa de valor da contratação constantes no projeto básico,

portanto estima-se um valor RS 7.323.390,93 (sete milhões trezentos e vinte e três mil trezentos e noventa

reais e noventa e três centavos).

4. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

4.1. A demanda dos serviços previstos está prevista no projeto básico, onde foram demonstrados os itens e

quantitativos da contratação.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

^5.1. Conforme Projeto Básico já constante nos autos, para solução da necessidade administrativa, objeto do
presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação
de empresa especializada na realização dos serviços descritos;
5.2. Os valores de referência a foram obtidos através de planilha orçamentária com base no SINAPI/MA,
SBC/MA, ORSE, SEINFRA E COMPOSIÇÕES PRÓPRIA, composições próprias e/ou outros bancos de
preços;

6. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

6.1. Considerando a necessidade exposta ao longo deste ETP, além dos apontamentos já realizados, a solução

mais adequada do ponto de vista técnico e econômico é a contratação de empresa que seja especializada para

realização dos serviços descritos acima.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

7.1.0 objeto deste termo é a Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços
de implantação de sistema de abastecimento de água com reservatório e rede de distribuição na zona urbana
do município de Buriticupu/MA;
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7.2. O licitante vencedor deverá começar a executar os serviços, mediante empenho prévio, no prazo máximo

de 10 (dez) dias a contar da remessa do empenho da despesa ou da ordem de serviços;
7.3. Os insumos e demais itens necessários para a referida obra devem ser entregues diretamente no local,
sendo de inteira responsabilidade da empresa contratada;
7.4. Todas as despesas necessárias para a realização do serviço, bem como para a entrega dos materiais, como

fretes, equipamentos e ferramentas correrão por conta da contratada;
7.5. Na entrega, o responsável da CONTRATANTE irá avaliar. Juntamente com o responsável da empresa

contratada, se cada serviço foi realizado com as devidas especificações acordadas no contrato;

/ .6. Caso os serviços estejam de acordo com as especificações, será assinado um termo de atesto na nota fiscal
pelas partes contratantes, em duas vias, devendo uma via ficar com a empresa contratante e a outra com a
empresa contratada, caso algum item não esteja de acordo com as especificações, ou a execução do serviço
não seja condizente com o contratado, o produto não deverá ser aceito, sendo comunicado à autoridade
competente da Unidade devendo o item ser entregue/substituido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, com os
custos coiTendo por conta da empresa contratada;

7.7. O pagamento será realizado, após vistoria, num prazo máximo de 30 dias; '

7.8. A autorização de pagamento será feita pela autoridade competente, após este receber do senddor
responsável a nota fiscal com o termo de atesto.

8. PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

8.1. Nos teiTnos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n" 14.133/2021, as licitações atenderão ao

princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso, na aplicação deste
princípio, 0 § 1” do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo
para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em

-^tens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

9. possíveis providências para adequação

9.1. Não será necessário a adoção de providências pelo órgão previamente à celebração do contrato.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

10. l. Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e

contratação desta demanda.

n, PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

11.1. Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito
da Administração;

11.2. Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas,
quais sejam:
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a) elaboração de minuta do edital;

b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;
c) designação em Portaria do Agente de Contratação e Comissão;
d) elaboração de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para análise jurídica;
0 análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota
Técnica com os ajustes indicados;

publicação e divulgação do edital e anexos;

i) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;
i) realização do certame, com suas respectivas etapas;

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. A Contratada deverá atender aos seguintes critérios de sustentabilidade para que não haja impactos no
meio Ambiente.

12.2. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre
resíduos sólidos.

12.3. A CONTRATADA deverá obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene, conforto e de segurança

do trabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego. 12.4. Deverá prever soluções

inovadoras na prestação de serviços de excelência, que resultem em sustentabilidade e eficiência. Adotar boas

práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição.

12.5. Racionalização do uso de substância potencialmente tóxicas/poluentes. Substituição de substâncias

.-tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade.

12.6. Racionalização/economia no consumo de energia, especialmente elétrica, água e papel. 12.7.

Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição.

12.8. Reciclagem/destinação adequada de resíduos gerados na prestação de serviços. Priorizar o emprego de
mão de obra local, nos tennos do inciso IV, art. 4° do Decreto n° 7.746/2012.

13. RISCOS DA CONTRATAÇÃO

AÇÃO DE
CONTINGÊNCIA

AÇÃO
PREVENTIVA

IMPACTORISCO PROBABILIDADE

DE

OCORRÊNCIA

Republicação do

Edital com

correção dos itens

Definir as

regras gerais da

contratação de

forma clara no

Questionamento

excessivos na

Concomência
BaixoBaixa
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Edital e em alvos de

seus anexos impugnaçao.

Licitação

deserta

Definição de

exigências

técnicas

compatíveis

com 0 objeto a

ser licitado

Republicaçào do

Edital observando

requisitos que

poderíam ter

provocado a

desistência de

possíveis empresas

interessadas

Baixa Médio

Definir punição

no edital para

empresa

adjudicada que

não assinar o

contrato dentro

do prazo

estipulado

Adjudicar novo

fornecedor ou

Contratada se

recusar a assinar

0 contrato promover nova

contrataçãoBaixa
Alto

Gestão/Fiscalização

do contrato com

aplicação de

sanções previstas

quando ocorrer

alguma falha

contratual e, em

último caso,

cancelar contrato e

adjudicar novo

fornecedor ou

promover nova

contratação.

Exigir

documentação

comprovatória

que a licitante

já prestou

serviços

semelhante ao

contratado, ao

menos 50%. -

Exigir 0 nível

máximo de

Incapacidade da

empresa

vencedora em

executar 0

contrato

Baixa Alto

garantia

contratual

permitido em
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lei com vistas a

assegurar o

compromisso

da empresa na

prestação

adequada dos

serviços.

Habilitação

financeira

conforme Lei

n” 14.133/2021.

Adjudicar novo

fornecedor ou

promover nova

contratação e

aplicação de

sanções

Falta

capacidade

financeira da

de

Média Alto

empresa para

executar os

serviços

Adjudicar novo

fornecedor ou

Exigir

requisitos

habilitatórios

relativos à

qualificação

econômica -

financeira. -

Exigir garantia

contratual,

conforme Lei

n” 14.133/2021

Falência da

empresa

vencedora promover nova

contratação

AltoBaixa

Devolução dos

materiais de baixa

qualidade e

aplicação de

sanções

Exigência de

prova gráfica e

controle prévio

à utilização dos

produtos.

Fornecimentos

de materiais e

equipamentos

sem qualidade

AltoMédia
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14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

14.1. A área demandante, isoladamente ou em conjunto com outros setores, declara, de forma conclusiva, que

a pretendida contratação é:

Adequada ao atendimento da necessidade a que se destina.

Justificativa: Pelo exposto, vê-se que a melhor solução será através da contratação dos serviços a serem

realizados por empresa especializada.

14.2. Previsão no Plano Anual de Contratações - PAC:

14.2.1. A contratação não foi prevista no plano anual de aquisições/serviços, uma vez que o referido PCA está

sendo elaborado pelo órgão.

14.2.2. Ademais, destaca-se que a demanda foi apresentada no DFD n“ 0404002/2024 e aprovada por meio do

despacho da Autoridade competente.

15. RELAÇÃO DE ANEXOS DO ETP
15.1. não há.
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CONCORRÊNCIA N” XXX/2024

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA N“ XXX/2024

Proposta Comercial

Valor TotalItem Descrição

Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços
de implantação de sistema de abastecimento de água com reservatório e rede de
distribuição na zona urbana do município de Buriticupu/MA,

RS XX,XX1

OBS: Apresentar juntamente com a proposta a nlanilha orçamentária e demais detalhamentos solicitados no
item 9.18.3 do edital referente ao item arrematado, devidamente preenchidos com os valores readequados ao último
lance ofertado.

***

Expresso concordância quanto à adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob
alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos
técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato,

computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.“ 14.133/21.

‘“Demais condições e especificações conforme o edital.

Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, o(a) Sr(a). (nome completo), brasileiro(a),
estado civil (casado), profissão (representante comercial), portador(a) da cédula de identidade RG n“ (número
completo), inscrito(a) no CPF sob o n° (número completo), residente e domiciliado(a) no (endereço completo)

b) Para contato comercial: Responsável/Representante Legal (nome completo): xxxx. Telefone Fixo n°: (xx) xxxx-

xxxx, Telefone Celular n°: (xx) xxxxx-xxxx, E-mail: xxxx@xxx.xxx,xx

a)

xxxxxxxxxxx, XX de xxxxxx de 2024

Nome do representante

Razão Social da Empresa/Líder do Consórcio

CNPJ

Obs. A proposta poderá ser feita em folha timbrada com o nome da empresa.
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CONCORRÊNCIA N" XXX/2024

ANEXO IV

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Visando dar atendimento às disposições contidas em edital de licitação sob o n® XXX/2024, na modalidade Concorrência,

ATESTO que nesta data, o SrO (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o n.® (N® DA INSCRIÇÃO),

tendo se apresentado na qualidade representante da empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o

(N® DO CNPJ), obteve ciência de todos os documentos e meios disponíveis para a implementação dos serviços,

informações, condições ambientais, bem como as dificuldades para o cumprimento das obrigações decorrentes do objeto

da presente licitação.

n

(LOCAL E DATA)

(Fiscal do Contrato)
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CONCORRÊNCIA N" XXX/2024

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

Visando dar atendimento às disposições contidas em edital de licitação sob o n° XXX/2024, na modalidade

Concorrência, ATESTO que o SrC) (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o n.” (N** DA

INSCRIÇÃO), na qualidade de representante legal da empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ

(N" DO CNPJ), declara, que renuncia à Visita Técnica aos locais para a prestação dos serviços constantes do

objeto do Edital da Concorrência n" XXX/2024, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais

condições de execução dos serviços das peculiaridades inerentes a eles, bem como coletaram informações de todos os

dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias

que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

sob 0 n'

(LOCAL E DATA)

ASSINATURA

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

RG N“
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CONCORRÊNCIA N" XXX/2024

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N" XXX/2024 QUE CELEBRAM O

MUNICÍPIO DE BURITICUPU E (RAZÃO SOCIAL), COMO ABAIXO
SE DECLARA.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, por meio do
[órgão da Administração Direta], ou

a seguir denominado CONTRATANTE, representado pelo [autoridade administrativa
competente para firmar o contrato], inscrito no CPF iV

, estabelecida na	
Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n'

a(o) [entidade da Administração Indireta] com sede
na

, e a sociedade	

[endereço da sociedade CONTRATADA], inscrita no Cadastro Nacional de
, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por

[representante da sociedade CONTRATADA], inscrito no CPF n°
decorrente da licitação Concorrência n°

XXX/XXXX, formalizada nos autos do processo administrativo n" 0404002/2024, em observância às disposições da
Lei n" 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n" 041/2023 e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar
0 presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRÊNCIA N° XXX/2024, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas.

, têm justo e acordado o presente Contrato N'

1. OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos
serviços de implantação de sistema de abastecimento de água com reservatório e rede de distribuição na zona

urbana do município de Buriticupu/MA, devendo ser executado de acordo com as especificações do Edita!
de Licitação, Anexos e Proposta apresentada a qual segue em anexo ao presente contrato, bem como o
cronograma físico-financeiro.

O regime de execução será por empreitada por preço global.

A justificativa da escolha pelo regime de execução por preço global encontra-se pautada no documento
relativo ao estudo técnico preliminar, presente no site www.buriticupu.ma.gov.br através do “Link” -
“LICITAÇÕES”, o qual faz parte integrante do presente contrato independentemente de transcrição.

Os preços que compõe a planilha orçamentária, a qual segue em anexo ao presente contrato, foram propostos
pela contratada conforme descrito na tabela abaixo.

Objeto da contratação:

1.2

1.2.1

1.3

1.4
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Item Descrição Valor Total

Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de

implantação de sistema de abastecimento de água com reservatório e rede de distribuição

na zona urbana do município de Buriticupu/MA.

RS XX,XX1

. PRAZOS DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O prazo de execução do presente contrato é de 8 (oito) meses, iniciando no dia xx/xx/xxxx e tendo por termo
final 0 dia xx/xx/xxxx.

A vigência do presente contrato se inicia na data da assinatura e terá vigência de 08 (oito) meses.

O prazo de vigência será automaticamente proiTOgado, desde que justificadamente, por meio de simples
apostila, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.1

2.2

2.3

3. MODELOS DE GESTÃO CONTRATUAL

O modelo de gestão contratual será disciplinado pelo Decreto Municipal n® 041/2023, e está detalhado no
Anexo II do edital, o qual faz parte deste contrato independentemente de transcrição.

3.1

SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a subcontratação total do objeto ou das parcelas do objeto da contratação que foram exigidas nas
condições de habilitação técnica.

É admitida subcontratação parcial do objeto nas seguintes condições;

Nos serviços discriminados em orçamento cujo BDI reduzido foi aplicado.

Nos serviços discriminados em orçamento cujo BDI integral foi aplicado, desde que solicitada pela
contratada e autorizada pela fiscalização, e que não contrarie o item 4.1.

No caso previsto no subitem acima, deve ser avaliada a redução do BDI.

O total das subcontratações deve estar limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total objeto.

A subcontratação parcial do objeto deverá ser solicitada por escrito e aprovada previamente pela contratante.

Em caso de autorização de subcontratação parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar
previamente à autorização, os documentos comprobatórios que comprove sua idoneidade, habilitação
jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do serviço
subcontratado, os quais serão avaliados pela fiscalização.

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.2.1

4.2.3

4.3

4.4
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Caso a qualificação técnica da empresa for fator preponderante para sua contratação, e a subcontratação for
admitida, será exigido o cumprimento dos mesmos requisitos por parte do subcontratado.

A contratada permanecerá solidariamente responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustadas no
contrato e no edital.

A subcontratação não exime a contratada de suas obrigações perante a execução do objeto da presente
licitação, permanecendo também como corresponsável perante os serviços executados pela subcontratada.

Permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar
a supervisão e coordenação das atividades das subcontratadas, bem como responder perante à contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais, inclusive sobre as parcelas subcontratadas.

Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontratação serão imputados
exclusivamente à contratada e poderão sujeitá-la às sanções contratuais.

A contratada e as subcontratadas responderão por infrações de postura ou de normas, violação de direitos
trabalhistas e previdenciários, acidentes de trabalho ou danos a terceiros ocorridos durante a execução do
contrato, não podendo ser imputada à contratante qualquer responsabilidade.

Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou

entidade contratante ou com agente público que desempenhe íúnção na contratação ou atue na fiscalização
ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por

afinidade, até o terceiro grau.

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

5. PREÇO

O presente contrato é firmado pelo preço total de RS xx.xxx,xx (POR EXTENSO), cujos valores unitários
se encontram discriminados na proposta de preços apresentada pela contratada a qual seguem em anexo ao
presente contrato.

No valor acima deverão estar computados todos os valores necessários para a execução do objeto, tais como
tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e
tarifas, fretes, seguros, materiais, custos inerentes à aquisição, transporte e armazenamento e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

^5.1

5.2

6. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

Recebida a nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 30 (trinta) dias úteis
para a liquidação da despesa.

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da
despesa.

Os pagamentos serão realizados com base nos serviços efetivamente executados e medidos, conforme
cronograma físico-financeiro contratual.

6.1

6.2

6.2.1
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Só serào medidos os serviços efetivamente concluídos.

Para efeito de medição e de faturamento, relativo aos serviços executados, deverá ser considerado o
cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma flsico-financeiro, que será peça
integrante do contrato.

A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas de cronograma fisico-fmanceiro
vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada
por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

A solicitação de medição deverá ser enviada através de e-mail para fiscalização conforme modelo padrão,
contendo os seguintes documentos: planilha de medição editável, planilha de atingimento do cronograma
físico-fmanceiro, relação de funcionários do período.

A vistoria será agendada pela fiscalização em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento da solicitação, sendo
recomendável a presença do responsável técnico da Contratada.

A periodicidade deverá ser mensal, a contar da data de início da execução do objeto.

Para os fins de liquidação, será observado o disposto no art. 63 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964,
certificando-se do adimplemento da obrigação do contratado nos prazos e forma previstos no contrato.

Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 75 da Lei n” 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa de pequeno porte,
agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa
dentro dos limites do art. 3®, inciso II, da Lei Complementar n® 123/2006, os prazos que trata os itens 6.1 e
6.2 serão reduzidos pela metade.

Por ocasião dos pagamentos deverá ser apresentado:

Fatura discriminada, calculada em função dos serviços efetivamente executados, devidamente atestados
pelo(s) Fiscal(ais) do contrato.

As condições de pagamento e retenção serão conforme legislação vigente, do Decreto Municipal n°
041/2023.

A Contratante quando do pagamento à Contratada procederá à retenção do Imposto de Renda (IR), da
Instrução Normativa RFB n" 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

A Contratada deverá emitir as notas fiscais em observância às regras de retenção estabelecidas nas

legislações mencionadas, sob pena de não aceitação pela contratante.

O pagamento para o serviço de administração local da obra deverá ser proporcional ao desenvolvimento da
obra no período analisado, considerando o cronograma apresentado pela contratada como referência e aceito
pela fiscalização.

O prazo para a liquidação ou pagamento poderá ser prorrogado em situação excepcional devidamente
justificada ou suspenso quando a contratada não apresentar todos os documentos previstos no instrumento
convocatório e/ou no contrato.

O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota
fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à
liquidação de despesa, não será computado para os fins de que trata os itens 6.1 e 6.4.

6.2.2

6.2.3

6.2.4

.-N6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.3

6.4

6.5

6.5.1

0.5.2

6.6

6.6.1

6.7

6.8

6.9
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No caso de divergência entre a planilha de medição e o faturamento ou na constatação de falta de
documentação, por ato administrativo motivado da unidade responsável, o contratado deve ser notificado a
proceder a regularização, sob pena do não recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade.

Na hipótese de estado de calamidade, caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação ou o pagamento
da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a sua regularização, devendo ser mantida a posição
da ordem cronológica que a despesa originalmente estava inscrita.

No caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis para quitação integral da obrigação, poderá
haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posição da ordem
cronológica.

Após 0 prazo para pagamento e não tendo ocorrido, incidirá sobre o valor faturado cláusula de atualização
monetária baseada na média aritmética simples do índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

Previamente ao pagamento, a Administração verificará a manutenção das condições exigidas para a
habilitação na licitação.

A eventual perda das condições de que trata este item não enseja, por si, retenção de pagamento pela
Administração.

Verificadas quaisquer irregularidades que impeçam o pagamento, a Administração notificará o fornecedor
contratado para que regularize a sua situação.

A permanência da condição de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa não aceita pela
Administração, pode culminar em rescisão contratual, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da
aplicação de penalidades cabíveis, observado o contraditório e a ampla defesa.

É facultada a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à
Administração Pública e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n® 14.133, de 2021.

Os preços propostos serão considerados fixos, ressalvadas as hipóteses de admissibilidade de reajuste
previstos na Lei n° 14.133/21.

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.14.1

6.14.2

6.14.3

6.14.4

6.15

7. REAJUSTE

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do
orçamento estimado e serão concedidos nos moldes da Lei n° 14.133/2021.

Após 0 interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante do
índice Nacional de Custo da Construção - INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas
após a ocorrência da anualidade, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:

7.1

7.2

SR = S(il2/iO)

R = SR-S

il2 = índice INCC-DI/FGV do 12° mês após orçamento.
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iO = índice INCC-Dl/FGV do mês do orçamento.

S = Saldo de contrato após medição referente ao 12° do orçamento conforme cronograma fisico-fmanceiro.

SR = Saldo reajustado

R = valor do reajuste

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a

importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja(m) divulgado{s) o(s) índice{s) defmitivo(s).

Fica 0 Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não
possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste será realizado por apostilamento.

7.3

/.4

7.4.1

7.5

7.6

7.7

7.8

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Exigir 0 cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos.

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital, seus anexos e neste contrato.

Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação
dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

Proporcionar condições para que a contratada possa desempenhar seus serviços dentro das normas do edital.

Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade dos serviços.

Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do
objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto,
quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art, 143 da Lei n° 14.133/2021.

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e
condições estabelecidos no presente contrato e no edital.

Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste contrato.

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.9
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Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente
contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de
nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogação motivada, por igual período.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-fmanceiro feitos pelo contratado
no prazo máximo de 45 dias úteis.

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Demais obrigações conforme Decreto Municipal n° 041/2023.

8.10

8.11

8.11.1

8.12

8.13

8.14

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar o objeto contratado, conforme as condições prescritas no presente edital e seus anexos, projetos,
planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma e de acordo com as especificações e termos
mencionados na proposta.

Em caso de divergência, sempre deverá ser avisado o fiscal para análise, em tempo hábil, de forma a não
impactar no prazo de execução do objeto.

Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada, atendidas todas as exigências
legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e

previstas na legislação específica, encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que
aqui não mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada.

Deverá possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas áreas de
atuação.

A contratante poderá exigir da contratada a substituição do responsável técnico e de qualquer outro
profissional, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento,
inobservância dos respectivos projetos e das especificações constantes do Memorial Descritivo, bem como
atrasos parciais do cronograma físico que impliquem prorrogação do prazo fmal da obra ou que apresentar
hábitos de conduta nociva à boa administração.

A substituição de qualquer profissional deverá ser processada, no máximo, 5 (cinco) dias úteis após a
comunicação, por escrito, da fiscalização.

Prezar pela perfeita execução dos serviços, submetendo-se à fiscalização designada pelo Contratante.

Iniciar a execução do objeto conforme data de início da execução constante no instrumento contratual ou na

Ordem de Serviço.
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Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou de terceiros
que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto da presente licitação.

A contratada está obrigada à plena e incondicional observância de todas as normas legais vigentes no país,
bem como responsabilizar-se pela segurança e boa qualidade dos serviços executados e pela sinalização nos
locais das obras, que deverá seguir as normas do trânsito, segurança de terceiros e usuários durante a
execução dos serviços.

Ceder o direito de propriedade patrimonial e intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas.

Devido aos direitos autorais da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados
na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilização sem que exista autorização expressa da contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções
civis e penais cabíveis.

Caso a contratada realize execução de serviços aos sábados, domingos e feriados deverá informar e
apresentar relação de funcionários, com nome e número do RG, que estarão presentes, no mínimo 24 (vinte
e quatro) horas de antecedência para a fiscalização.

Para a correta execução do projeto, deverá apurar a necessidade de elaboração de projetos, cabe levantar
qualquer medida ou projeto que penuita a perfeita execução, utilização e acessibilidade ao equipamento
público.

Apresentar para fiscalização propostas de soluções, embasadas em normas e afins, para análise e aprovação,
de problemas relacionados à execução do objeto contratado.

Responder - com aviso de recebimento e por escrito - as Solicitações de Providências, esclarecimentos,
dúvidas e afins encaminhadas pela contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

Responder - com aviso de recebimento e por escrito - as Notificações Extrajudiciais no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis.

As situações decorrentes de ações da Contratada que demandem correção ou atuação emergencial deverão
ser atendidas prontamente, assim que verificado o fato.

As impropriedades apontadas pelo Contratante, ou, eventualmente por algum órgão gerenciador ou órgãos
de aprovação, fiscalização e controle serão respondidas pela Contratada sem custo adicional para o
Contratante.

Quando necessário, manter contato com as repartições competentes, a fim de obter as aprovações dos
materiais e serviços a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligações e inspeções.

Quando necessário a contratada deverá promover reuniões com a fiscalização.

Determinar e orientar seu quadro de funcionários, para que cumpram todas as instruções com ordem,
eficiência e presteza; bem como cumpram os procedimentos de segurança estabelecidos, assim como os
manter devidamente uniformizados e identificados durante a execução dos serviços contratados.

A contratada se responsabilizará ainda, por qualquer ônus causado à contratante, direta ou indiretamente,
decorrentes do não cumprimento das disposições normativas constantes ou referidas no Edital. Para tal,
deverá adotar soluções técnicas que ofereçam segurança e a proteção contra roubos, furtos e vandalismo na
execução dos serviços.

9.8
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9.10
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Comunicar ao fiscal do contrato, tempestivamente, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique
no local dos serviços.

Não incorrer na paralisação, suspensão ou inexecução de serviços sem anuência prévia da Contratante.

É a contratada obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas autoridades, em razão do
descumprimento de leis, regulamentos e posturas referentes aos serviços contratados.

Prestar, ao contratante, sempre que necessário ou por esta solicitado, esclarecimentos e informações acerca
dos serviços a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e qualquer orientação que
possa ser dada para acompanhamento e apreciação dos mesmos.

Designar à fiscalização, pelo menos 01 (um) preposto para o acompanhamento da execução contratual,
informando telefone, local e demais meios de contato deste, bem como para comunicação, por parte do
Contratante, das falhas porventura constatadas na prestação dos serviços.

O profissional responsável deverá efetuar, além dos serviços de acompanhamento da execução dos serviços,
0 acompanhamento das inspeções realizadas pela Fiscalização.

Deverá ser assegurada a sua disponibilidade para contato durante todo o período de execução do objeto.

Comprovar através de ensaios tecnológicos a qualidade dos materiais aplicados na execução do objeto em
atendimento às normas técnicas vigentes, projetos, memoriais e especificações técnicas.

Documentos a serem apresentados prefercncialmcnte na primeira semana de execução do contrato,
sendo imprescindíveis para a primeira medição:

Relação dos integrantes da equipe técnica que ficarão responsabilizados pela execução dos projetos,
definindo a distribuição de atribuições de cada membro, com o número de registro do profissional no CREA
ou CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado.

Relação das Subcontratadas se for o caso.

Providenciar a ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja
vinculada que comprova que o serviço possui um responsável legalmente habilitado, relativo a execução do
objeto contratado, onde deverá constar o nome e a inscrição junto ao CREA/CAU ou de outro conselho
regional, legalmente habilitado, ao qual a empresa esteja vinculada, de todos os responsáveis técnicos.

Caso o responsável Técnico não faça parte do quadro técnico na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica
(empresa licitante) no momento da licitação, após assinatura do contrato deverá ser apresentada à fiscalização
esta certidão atualizada para comprovar que o responsável técnico pela obra também é responsável / quadro
técnico pela empresa durante o prazo de execução do objeto contratado.

Declaração emitida pelo contratado, atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor público
da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante.

A substituição de qualquer dos profissionais constantes da relação e integrantes da equipe técnica somente
poderá ocorrer com a prévia anuência do contratante.

Declaração da destinaçao dos resíduos gerados da construção e demolição, que descreva que tal destino se
encontra em conformidade com os princípios, diretrizes e dispositivos previstos na legislação federal,
estadual, distrital e municipal.

Número da matrícula CNO aberta.
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9.30 Instalações e organização de canteiro de obra e administração local:

A contratada será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos, devendo manter o local da obra
e seu entorno limpos, e os materiais em uso e resíduos organizados.

A segurança da obra é de responsabilidade da contratada, nào cabendo à contratante qualquer
responsabilidade sobre furtos ou roubos durante a execução da obra.

Dispor de profissional habilitado pela responsabilidade de execução para acompanhamento da obra e de
mestre de obras ou encarregado geral pela execução.

Deverá dispor de máquinas e ferramentas necessárias à realização dos serviços, sendo ainda de sua
responsabilidade a guarda dos mesmos.

A contratada é inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistenciais, seguros, indenizações e
demais obrigações decorrentes da legislação vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, para que a contratante efetue o
recebimento provisório e posteriormente o recebimento definitivo da mesma, através da fiscalização.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições
adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem estar no trabalho.

Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de setzuranca individuais e coletivos (EPl's e EPC’s), de acordo
com as normas legais pertinentes, além dos uniformes.

Submeter previamente, por escrito, à contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos
executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

Deverá manter em obra:

Cópia atualizada dos projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro,
ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada que
comprove que o serviço possui um responsável legalmente habilitado, além de outros documentos essenciais
para a correta execução. Relação atualizada de funcionários, ficha de registro, cópia da carteira de trabalho,
cópia de comprovante dos treinamentos de segurança do trabalho, conforme exigência geral e para trabalhos
específicos, de todos os funcionários, inclusive da(s) subcontratada(s).

Elaborar e enviar diariamente o Diário de Obra para o fiscal responsável.

Esse documento deverá ser preenchido diariamente, registrando todos os acontecimentos relacionados à
execução do objeto contratado.

A fiscalização verificará e complementará com as ponderações necessárias para posterior assinatura digital
do responsável técnico.

Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos serviços previstos no edital, sem interrupção, seja
por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados, os quais
não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a contratante.

Nos atrasos que porventura venham a ocorrer, não serão admitidas justificativas baseadas na eventual
insuficiência de funcionários relacionados à prestação dos serviços.

A garantia do serviço se dará pelo período de 05 (cinco) anos após a conclusão da obra, definido pelo art.
618 do Código Civil de 2002, no qual os executores têm responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados
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nestas, devendo repará-los. O início da garantia quinquenal coincide com a data de recebimento definitivo
da obra ou serviço pela Administração.

Atender aos requisitos de sustentabilidade presentes no Decreto Municipal n° 041/2023.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, ou outro instrumento equivalente, em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no Edital {art. 92,
XVI, da Lei n" 14.133/21).

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.

Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislação.

Responsabilizar-se pela manutenção do seu cadastro atualizado perante o setor cadastral do Município, bem
como pela tempestividade de suas certidões para fins de pagamento dentro do prazo de vigência.

9.35

9.36

9.37

9.38

9.39

10. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO

A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal
mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações
nele previstas.

Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo
contratado, quando couber.

A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica encaminhada à
adjudicatária por e-mail, a qual será administrada pela Prefeitura Municipal de Buriticupu, por meio de
aplicação em conta poupança, cujo rendimento será repassado integralmente a contratada quando do término
do contrato.

Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escriturai,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
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No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira
devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

No caso de alteração do valor do contraio, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou
renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

Se 0 valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado
obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que
for notificada.

O prazo para apresentação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da
parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administração.

O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

O emitente da garantia ofeitada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de
processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n."
14.133/2021).

Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua
caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro art. 20
da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo
de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste
Contrato.

11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10.7

10.8

10.9

10.9.1

10.10

10.10.1

10.10.2

10.11

10.12

10.13

A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155 e
seguintes da Lei Federal n® 14.133/21, será balizada pelas normas estabelecidas neste contrato e no edital.

Comete infração administrativa, nos termos da Lei n" 14.133/2021, o contratado que:

Der causa à inexecuçào parcial do contrato.

Der causa à inexecuçào parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos
serviços públicos ou ao interesse coletivo.

Der causa à inexecuçào total do contrato.

Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado.

Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato.
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11.2.6

11.2.7

Praticar ato fraudulento na execução do contrato.

Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

Praticar ato lesivo previsto no art. 5“ da Lei n® 12.846, de U de agosto de 2013.

Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar
a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2®, da Lei n® 14.133, de 2021).

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.2.2, 11.2.3 e
11.2.4 deste contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4®, da
Lei n® 14.133, de 2021).

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens
11.2.5, 11.2.6, 11.2.7 e 11.2.8 deste contrato, bem como nos subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4 deste contrato,

que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista
neste contrato,

Multa Moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia sobre o valor da parcela inadimplida em caso
de atraso injustificado na execução dos serviços, limitada a incidência a 30% (trinta por cento). Após o 30®
(trigésimo) dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação
do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença; a partir do 31® (trigésimo primeiro) dia será cabível a multa compensatória.

Moratória de 0,07% (zero vírgula zero sete por cento) do valor total do contraio por dia de atraso injustificado
na apresentação, suplementaçào ou reposição da garantia, até o máximo de 2,0% (dois por cento).

11.3.4.2.1 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por
descuinprimento ou cumprimento imegular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso 1 do art. 137 da Lei
n" 14.133/2021.

Multa moratória de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo:

Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

11.2.8

11.3

11.3.1

J 1.3.2

11.3.3

11.3.4

11.3.4.1

11.3.4.2

11.3,5

11.3.5.1

CORRESPONDÊNCIAGRAU

0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma tisico-flnanceiro do contrato

1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato2

1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma flsico-fmanceiro do contrato3

2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do contrato4

Página 53 de 61



buriticupu
»^r6c. OHO^QO‘^^20.
fis .. '^-r JAU,
Mitb. %

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n°, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato5

TABELA 2

INFRAÇÃO

GRAUDESCRIÇÃOITEM

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou
consequências letais, por ocorrência;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais;

042

Manter trabalhador sem qualificação exigida para executar os serviços contratados,
ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalização, por

trabalhador;

033

Recusar-se a executar ou corrigir serviço determinado pela fiscalização, por
serviço;

024

Permitir a execução de serviços sem a utilização de EPls/EPCs, por trabalhador; 015

Para os itens a seguir, dei.xar de:

Registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem como especificar
detalhadamente os serviços em execução.

016

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador,
por ocorrência;

027

Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às
necessidades do serviço, por trabalhador e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de
multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item

e por ocorrência;

039

Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

0110
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Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de
obrigações do CONTRATADO

0111

03Zelar pelas instalações da Administração ou de terceiros.12

Todas as sanções previstas neste capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa
compensatória.

A multa moratória e compensatória não será cumulada sobre o mesmo fato gerador.

A dosimetria das sanções será aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto Municipal
n” 041/2023.

Nos contratos por escopo fracionados em etapas com cronograma físico-fmanceiro, será aplicada multa
moratória em todas as etapas que forem entregues em atraso, sejam elas utilizáveis ou não, respeitado o
processo sancionatório.

Para fins do disposto neste subitem, serão consideradas:

Etapa utilizável: a etapa do cronograma que, após concluída, já é passível de utilização pela Administração
Municipal, independentemente da conclusão das etapas subsequentes do contrato.

Etapa não utilizável: a etapa do cronograma que, mesmo quando concluída, não possibilita a sua utilização
pela Administração Municipal, pois ainda depende da execução de etapas futuras para serem transformadas
em etapas utilizáveis.

Nos casos de etapas não utilizáveis que tiverem sido objeto de multa, a multa será devolvida ao contratado,
caso nas etapas subsequentes, antes de concluir a etapa utilizável do contrato, o contratado recupere o atraso,
alcançando o prazo inicialmente estabelecido pelo cronograma.

Somente será admitida a retenção de valores de parcela adimplida para pagamento de multa após o trânsito
em julgado do processo administrativo, limitada ao valor da multa devida.

A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação
integral do dano causado ao contratante (art. 156, §9”, da Lei n® 14.133/21).

Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado
da data de sua intimação (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento evcntualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada
ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8®, da Lei n® 14.133/21).

Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no
prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla
defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n®
14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar.

11.3.6

11.3.7

11.3.8

11.3.9

11.3.9.1

11.3.9.1.1

11.3.9.1.2

11.3.9.2

11.4

11.5

11.6

11.6.1

11.6.2

11.7
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Na aplicação das sanções serão considerados:

A natureza e a gravidade da infração cometida.

As peculiaridades do caso concreto.

As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Os danos que dela provierem para o contratante.

A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme nonnas e orientações dos órgãos
de controle.

Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n° 14.133/21, ou em outras leis de licitações e
contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de
2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, da Lei n" 14.133/21).

A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos
aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa
do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da
Lei if 14.133/21).

O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção,
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no

Porta! Nacional de Contratações Públicas, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis)
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de

Contas do Estado do Maranhão. (Art. 161, da Lei n® 14.133/21).

As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são
passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21,

No processo administrativo sancionatório instaurado para apuração de condutas praticadas durante a
execução contratual e que possa ensejar a aplicação das sanções previstas nos incisos II e III do caput do art.
156 da Lei n° 14.133/2021, poderá ser celebrado com a contratada compromisso de ajuste de conduta nos
termos do art. 26 do Decreto-Lei n" 4.657, de 4 de setembro de 1942.

11.8.1

11.8.2

11.8.3

11.8.4

11.8.5

il.9

11.10

11.11

e no

1.12

11.13

12. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

Após a data de assinatura do contrato haverá um período de 10 (dez) dias para verificação de pendências,
liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularídade do início da execução
contratual, (art. 92, §2“ da lei n" 14.133/21).

As condições gerais de execução, prazos, locais, recebimento do objeto e demais informações pertinentes
estão detalhados no edital e seus anexos que fazem parte deste contrato independentemente de transcrição.

12.1

12.2
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O cronograma físico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra será estabelecido pelo
contratante, podendo o contratado adequá-lo, sujeito à aprovação do contratante.

O contratante poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma físico-financeiro mediante
autorização expressa de sua autoridade competente.

Atender aos demais critérios de execução contidos no edital e neste contrato.

12.3

12.4

12.5

13. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

Os critérios de extinção contratual serão disciplinados pela Lei n° 14.133/2023 e pelo Decreto Municipal n°
041/2023.

O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.

Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do
objeto, desde que Justificadamente, por meio de simples apostila, caso em que deverá a Administração
providenciar a readequaçào do cronograma fixado para o contrato,

Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas.

Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execução contratual.

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n" 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados
0 contraditório e a ampla defesa.

Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

Se a operação implicar mudança da pessoa Jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para
alteração subjetiva.

O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

Balanço dos eventos contratuais Já cumpridos ou parcialmente cumpridos.

Relação dos pagamentos Já efetuados e ainda devidos.

Indenizações e multas.

A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro,
hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.”
14.133, de 2021).

O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantem vínculo de natureza técnica,
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com
agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.4.1

13.4.2

13.5

Í3.5.1

se nao13.5.2

13.5.2.1

13.6

13.6.1

13.6.2

13.6.3

13.7

13.8

Página 57 de 61



BURITICUPU
JJlProc..

Hs

kub..

10-11-19»

ESTADO DO MARANHÀO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n°, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.“ 14.133, de 2021).

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta, da(s) DOTAÇÃO(OES)
ORÇAMENTÁRIA(S):

14.1

PODER: 02 - PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE;07.01 SECRETARIAMUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO

PROJETO/ATIVIDADE: 17.512.0013.2.039.0000 IMPLATAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO D’ÁGUA ZONA URBANA

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

As despesas que seguirem nos exercícios subsequentes correrão à conta das rubricas ou verbas específicas
consignadas nos orçamentos do Municipio.

14.2

15. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei n“ 14.133/2021,
e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n"" 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15.1

16. ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021,
nos moldes do Decreto Municipal n” 041/2023.

Qualquer alteração contratual solicitada pela Contratada, seja de prazo, apostilamento, quantitativa ou
qualitativa deverá ser devidamente protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Buriticupu, no
endereço Rua São Raimundo, n" 01, Centro, CEP: 65.393-000, Buriticupu/MA, em no máximo, 60
(sessenta) dias antes do prazo final de execução do contrato, sob pena do indeferimento de ofício do pedido,
bem como sujeito a aplicações de sanções previstas em Lei e edital.

O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que

se fizerem nas obras.

16.1

16.2

se16.3
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A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitários do
orçamento estimado pela Administração Pública não pode ser reduzida, em favor do contratado, em
decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição orçamentária,

A contratada expressa concordância quanto à adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as
alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no total, 10%
(dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite
previsto no art. 125 da Lei Federal n.® 14.133/21.

Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no orçamento nos contratos de
empreitada por preço global, salvo nos casos de fatos imprevisíveis, em que não seja possível o licitante
constatar as eventuais discrepâncias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto básico,
bem como nos demais casos previstos em lei passíveis de revisão contratual.

Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevância, relativos a pequenas variações de
quantitativos em seus serviços, será pago exatamente o preço global acordado.

Nos casos em que forem encontrados erros ou omissões substanciais, subestimativas ou superestimativas
relevantes, poderão ser ajustados termos aditivos excepcionalmen te, desde que os seguintes requisitos sejam
atendidos cumulativamente:

Somente serão considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisão, os serviços de
materialidade relevante na curva ABC do orçamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa B, cuja
somatória acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total.

Somente serão considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisão, os erros unitários de

quantitativo acima de 10% (dez por cento).

Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orçamento, o contrato poderá ser aditado se
demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente os seguintes
requisitos:

A alteração contratual deverá manter a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela
Administração e o valor global contratado.

O resultado que seria obtido na licitação, com os quantitativos efetivos de serviços, não poderá ser
modificado se os novos quantitativos fossem aplicados às propostas dos demais licitantes, em observância

princípios da igualdade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

A alteração contratual, em análise global, não deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal n
14.133/21.

O novo serviço incluído no contrato ou a quantidade acrescida no serviço cujo quantitativo foi originalmente
subestimado não são compensados por eventuais distorções a maior nos quantitativos de outros serviços que
favoreçam o contratado.

Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orçamento, eventuais pleitos do contratado para não
redução dos valores contratados poderão ser atendidos de forma excepcionalíssima, desde que preenchidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

16.4

16.5

'^6.6

16.6.1

16.6.2

16.6.2.1

16.6.2.2

16.6.3

16.6.3.1

16.6.3.2

aos

16.6.3.3

16.6.3.4

16.6.4
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Demonstração, em análise global, de que o quantitativo artificialinente elevado foi compensado por outros
preços e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o preço global pactuado
representa a justa remuneração da obra, considerando o orçamento de referência da Administração ajustado.

A alteração do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execução contratual,
devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneração e as contingências detalhadas na

composição do BDI apresentado pelo contratado, bem como os montantes originados de eventuais distorções
a maior existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais da Administração Pública (efeitos cotação e

barganha) que não foram eliminados no processo licitatório.

As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia
aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação
de seus efeitos, hipótese em que a fonnalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês
(arl. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de acréscimos ou
supressões de serviços deverá ser realizada no prazo de execução do contrato; e aditivo à vigência contratual
deverá ser solicitado durante a vigência do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei n° 14.133/2021 para
efeitos da conclusão de escopo predefinido.

As solicitações de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela fiscalização,
analisadas e aprovados pelo gestor do contrato.

Os acréscimos e supressões de serviços a serem formalizados por termo aditivo deverão ser planilhados com
a indicação dos itens a serem suprimidos e itens a serem acrescidos, sujeitos à aprovação da autoridade
competente do Contratante, após análise do gestor do contrato.

Em caso de acréscimos e reduções de serviços no mesmo contrato devem ser consideradas as reduções ou
acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos
devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no
dispositivo legal.

A revisão do cronograma físico-financeiro, quando necessária, constitui responsabilidade do contratado,
cabendo ao contratante autorizar a sua readequação, conforme subitem 16.8.1, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes não imputáveis ao contratado.

Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n" 14.133/2021.

Em caso de alterações na ordem de execução dos serviços constantes da planilha, desde que o valor da etapa
objeto da medição não ultrapasse aquele já estabelecido no cronograma físico-financeiro vigente para a
referida etapa, e mediante parecer favorável do fiscal do contrato, o cronograma físico-financeiro poderá ser
readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

Havendo alteração do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, deve ser reestabelecida
a equação econômico-fínanceira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados pela Lei n.°
14.133/2021.

Caso os serviços a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de serviços da obra contratada,
prevalecerão os valores propostos pelo contratado, em cada item.

16.6.4.1

16.6.4.2

6.7

16.8

16.8.1

16.8.2

16.8.3

16.8.4

16.9

16.9,1

16.10

16.10.1
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Caso os serviços a serem acrescidos nào constem na planilha de serviços da obra contratada, mas constem
na tabela referencial de custos utilizada para a elaboração do orçamento, os valores dessa tabela prevalecerão,
incluído 0 BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta global.

Caso os serviços a serem acrescidos nào constem nem na planilha de serviços da obra contratada, nem na
tabela referencial de custos utilizada para a elaboração do orçamento, os preços serão fixados, por meio de
pesquisa de preços no mercado, com no mínimo três cotações, ou através de consulta atualizada aos bancos
de preços pertinentes, e os preços dos serviços a serem contratados serão a média dos preços pesquisados,
multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.

A revisão do preço original do contrato, quando imposta em decorrência das disposições deste contrato,
dependerá da efetiva comprovação do desequilíbrio, das necessárias justificativas, dos pronunciamentos dos
setores técnico e jurídico e da aprovação da autoridade competente.

16.10.2

16.10.3

6.10.4

17. PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Porta! Nacional de Contratações Públicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n" 14.133/2021, bem como no sítio eletrônico do município de
Buriticupu.

Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste contrato e de seus eventuais termos
aditivos nos termos da Lei n" 14.133/21.

17.1

17.2

18. FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Buriticupu/MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133/21.

>«J8.1

Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem justos e contratados,
firmam o presente instrumento, decorrente da CONCORRÊNCIA N'* XXX/2024, em duas vias de igual teor e forma,
para que produza os seus efeitos de direito.

Buriticupu, xx/xx/202x. (DATA)

xxxxx (Representante Legal da Empresa
Qualificado no Contrato)

xxxxxxx (Razão Social da Empresa)

xxxxxx

Secretário Municipal de xxxxx (Gestor do
Contrato)
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PARECER JURÍDICO

Ao Senhor

Josias da Silva Costa

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

MODALIDADE: Concorrência Eletrônica

PROCESSO n" 0404002/2024

ORIGEM: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
ASSUNTO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços
de implantação de sistema de abastecimento de água com reservatório e rede de distribuição
na zona urbana do município de Buriticupu/MA.

Senhor Secretário,

Cuida-se de análise jurídica para fins de Contratação de empresa de engenharia
especializada para execução dos serviços de implantação de sistema de abastecimento de água
com reservatório e rede de distribuição na zona urbana do município de Buriticupu/MA, por
meio de licitação na modalidade concorrência, na forma eletrônica, com fulcro na Nova Lei
de Licitações e Contratos - Lei xf 14.133/2021, assim, vieram os autos contendo: a requisição
do objeto e apresentação das justificativas das necessidades de contratação, a autorização para
instauração do procedimento, o estudo técnico preliminar, a pesquisa de mercado, a previsão
de dotação orçamentária, o termo de referência e minutas do edital e contrato.

1. Da Aplicabilidade Normativa.

O artigo 194 da Nova Lei de Licitações e Contratos - NLLC estabelece a vigência
da norma a partir de sua publicação em U de abril de 2021, portanto, estando em pleno vigor
desde esta data.

Assim, ante a identificação constante no preâmbulo do Edital, os itens presentes
em suas cláusulas e a instrução dos autos do processo para a fase preparatória, contendo todos

os elementos exigidos, resta evidente que o Edital da Concorrência Eletrônica atende as de
terminações expressas na NLLC.

Deste modo, o sistema de contratação adotado para o certame, desde a sua origem

é aquele previsto na NLLC, assim, sob esta perspectiva, o Edital encontra-se em perfeita con
sonância com a Lei n” 14.133/2021.

2. Da Fase Preparatória.

O artigo 18 e incisos da Lei n° 14.133/2021 estabelece todos os elementos que de
vem ser compreendidos nos autos do processo de contratação pública, senão vejamos:

ICO
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Alt. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo
planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações
anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre
que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas
as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem in
terferir na contratação, compreendidos:

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo
técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;
II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio
de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executi
vo, conforme o caso;

III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias
exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;
IV - 0 orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados
para sua foiTnaçào;
V - a elaboração do edital de licitação;
VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que cons

tará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;

VII - 0 regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou
de execução de obras e serviços de engenharia, observados os poten
ciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de
disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses pa
râmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado
de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, conside
rado todo 0 ciclo de vida do objeto;
IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como
justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação
das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do ob
jeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios
de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com
julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das
regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;
X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licita
ção e a boa execução contratual;
XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da li
citação, observado o art. 24 desta Lei.

Analisando os documentos que compõe a instmção do processo de contratação,
constata-se a presença da definição do objeto e das justificativas para a sua contratação, a au
torização da Autoridade Competente para a instauração do processo de contratação, o estudo
técnico preliminar, a pesquisa mercadológica, a previsão de dotação orçamentária, o projeto
básico e as minutas do edital e contrato.

xandre no Magalhães
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Desta forma, é possível aferir claramente que os autos do processo se encontram

devidamente instruído, atendendo as exigências mínimas legais, ficando evidenciada a solu
ção mais adequada para atendimento da necessidade pública.

E, nos termos apresentados na justificativa de contratação, resta evidente a sua ne
cessidade, tendo em vista a prestação de serviço de interesse público realizado pela Prefeitura
Municipal de Buriticupu, onde os objetos da contratação atenderão a demanda da Secretaria
Municipal de Saúde, com o atendimento ao público.

Seguindo a análise, verifica-se que o Projeto Básico, atende plenamente o art. 6
inciso XXV da Lei 14.133/2021:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXV - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficien
tes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra
ou 0 serviço, ou o complexo de obras ou de servdços objeto da licita
ção, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos prelimi
nares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação
do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução,

devendo conter os seguintes elementos:

a) levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geo-
técnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e

demais dados e levantamentos necessários para execução da solução
escolhida;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas,
de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da
realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou

variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente defini
dos;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e
equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações,
de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e

a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se
destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar
o caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos
construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais
para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra,
compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as

normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em

quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados,

Alexandre Florerj 'loWagalhàes
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obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos
nos incisos L IL 111, IV e VII do canut do art. 46 desta Lei:

Por sua vez, o estudo técnico preliminar apresentado nos autos possuem os se

guintes elementos: definição do objeto, necessidade de contratação e justificativa, especifica
ção técnica e quantitativo do objeto, alinhamento ao plano institucional, requisitos de habilita
ção, obrigações mínimas da prestação dos serviços, resultados pretendidos, justificativa para
contratação e declaração de viabilidade, portanto, encontra-se em perfeita harmonia ao míni
mo exigido em lei e disposto no § U e incisos do artigo 18 da NLLC, senão vejamos:

Art. 18. [...]

§ 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput
deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua me

lhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e
econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a
ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;
II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações
anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento
com 0 planejamento da Administração;
III - requisitos da contratação;
IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas
das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que

considerem interdependências com outras contratações, de modo a
possibilitar economia de escala;
V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas
possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de so
lução a contratar;
VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços uni
tários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe

dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Adminis
tração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;
VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências re
lacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;
IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economi-
cidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponíveis;
X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à
celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores
ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;
XI - contratações coirelatas e/ou interdependentes; XII - descrição de
possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, in
cluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros ríçursos,

^'randrefiorelfc Magalhães
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bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e
refugos, quando aplicável; XIII - posicionamento conclusivo sobre a
adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se

destina.

Desta forma, é possível aferir que a fase preparatória do certame se encontra em

consonância com as exigências mínimas exigidas pela NLLC para fins de contratação nesta
nova sistemática de licitações públicas.

3. Da Minuta do Edital

Conforme já informado ao norte, a elaboração da minuta do edital é um dos ele
mentos que devem ser observados na fase interna da licitação pública, tendo aquele sido sub
metido à análise jurídica contendo dois anexos, quais sejam: o projeto básico e a minuta do
contrato. Ademais, a minuta do Edital, a minuta do contrato veio com os seguintes itens des

criminados: sessão pública, definição do objeto, recursos orçamentários, condições de partici
pação, encaminhamento e elementos da proposta, formulação dos lances, aceitabilidade e
classificação da proposta, habilitação, recurso, adjudicação e homologação do certame, pedi
do de esclarecimentos e impugnação ao edital, disposições finais e foro de julgamento.

Diante do apresentado, afere-se que os itens da minuta do Edital estão definidos
de forma clara e com a devida observância do determinado no artigo 25 da Lei n"

14.133/2021, que assim dispõe:

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relati
vas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às pe
nalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega

do objeto e às condições de pagamento.

Tendo a minuta do contrato as seguintes cláusulas: documentos, objeto, obriga

ções da Contratante e Contratada, fiscalização do contrato, preço, dotação orçamentária, pa
gamento, entrega e recebimento do objeto, alterações, sanções administrativas, vigência, ex
tinção do contrato, casos omissos, publicações e eleição de foro.

Nesta esteira, o artigo 92 e incisos da NLLC, estabelece as cláusulas que são ne
cessárias nos contratos administrativos, senão vejamos:

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

I - 0 objeto e seus elementos característicos;
II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vence

dor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva
proposta;

III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto
aos casos omissos;

IV - 0 regime de execução ou a forma de fornecimento;
Alexandre les
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V - 0 preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a
periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo

pagamento;

VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o

prazo para liquidação e para pagamento;
VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega,

observação e recebimento definitivo, quando for o caso;

VIII - 0 crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classi
ficação funcional programática e da categoria econômica;
IX - a matriz de risco, quando for o caso;

X - 0 prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando
for 0 caso;

XI - 0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio
econômico-financeiro, quando for o caso;

XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quan
do exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso
de antecipação de valores a título de pagamento;
XIII - 0 prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mí
nimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as
condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;
XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades ca
bíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo;

XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para
conversão, quando for o caso;

XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a

qualificação, na contratação direta;
XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva
de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas,
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e
para aprendiz;
XVIII - 0 modelo de gestão do contrato, observados os requisitos de
finidos em regulamento;
XIX - os casos de extinção;

Portanto, a minuta do contrato encontra-se com as cláusulas mínimas devidamente

amparadas na Lei rf 14.133/2021, em especial por se tratar de objeto rotineiro, sem aferição
de riscos aparentes para a Administração Pública e não se enquadrando como contratação de
alto valor.

E ainda, a minuta do Edital de forma bastante acertada, preconiza as prerrogativas
das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor es individuais nas ter-

‘0 Magalhães
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mos constantes na Lei Complementar Federal n° 123/2006 e suas alterações, para fins de re
gência da contratação em comento.

Assim, conditio sine qua non que sejam preservadas e devidamente observadas as
publicações do Edital e Contrato (quando devidamente assinado), nos demais veículos e mei
os exigidos em lei.

4. Da Conclusão

Ante a todo o exposto, e com fundamento no artigo 53 da Lei rf 14.133/2021,
especialmente quanto às minutas apresentadas, verifica-se a devida obediência aos ditames da
NLLC, razão pela qual conclui-se pela devida aprovação e opina-se pelo prosseguimento do
processo, recomendando-se a observância das publicações e do prazo mínimo de 10 (dez) dias
úteis para a abertura da sessão pública, conforme determinado pelo artigo 55, inciso II, alínea
“a” da Lei nU4.133/2021, s.m.j..

Buriticupu/MA, 12 de abril de 2024.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n”, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N“ 004/2024

DATA DE ABERTURA: 07/05/2024 ÀS 14:30 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF) NO SÍTIO
wwvv.licitanet.com.br

Objeto

Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de implantação de sistema
de abastecimento de água com reservatório e rede de distribuição na zona urbana do município de
Buriticupu/MA.

Valor Total Máximo da Licitação

RS 7.323.393,93 (sete milhões trezentos e vinte e três mil trezentos e noventa e três reais e noventa e três centavos).

Instrumento

Contratual
Critério de JulgamentoRegistro de Preços Vistoria

Menor Preço GlobalFacultativa ContratoNão

Licitação Exclusiva
ME/EPP

Reserva Cota

ME/EPP
Modo de Disputa

AbertoNão Não

Exigência de Documentos Complementares na Proposta de Preços

Item 9.18.2 relativo à garantia de proposta e item 9.18.3 relativo à proposta readequada

Exigência de Garantia de

Proposta
Exigência de Garantia ContratualTipo de Objeto

SimSim (Item 9.18.2) Obra

EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do
Município: www.buriticupu.fna.20v.br. Portal do PNCP https://pncp.20v.br plataforma LICITANET
www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021 (a).2mai}.com. bem como ser

retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua Nível Médio, n” 300, Centro, CEP: 65.393-000
Buriticupu - MA.

PREÂMBULO1.

O Município de Buriticupu/MA, inscrito no CNPJ sob o iT 01.612.525/0001-40, por intermédio da Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo, que ao final assina, sediada à Rua São Raimundo, n° 01, Centro, CEP:
65.393-000, Buriticupu/MA, torna público que fará realizar procedimento licitatório para contratação do
objeto abaixo especificado, na modalidade C0NC01H<.ÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, do tipo

1.1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N"01.6l2.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n”, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

MENOR PREÇO GLOBAL, Processo Administrativo n” 0404002/2024, em observância às disposições da
Lei Federal rf 14.133/2021, Lei Complementar n” 123/2006, Instrução Normativa Seges/ME n.” 73/2022,
Decreto Municipal n” 041/2023, além das demais legislações correlatas e de outras normas aplicáveis ao
objeto deste certame e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

2. OBJETO

A presente licitação tem por objeto a “Contratação de empresa de engenharia especializada para
execução dos serviços de implantação de sistema de abastecimento de água com reservatório e rede
de distribuição na zona urbana do município de Buriticupu/MA”, conforme critérios e especificações
descritas no Anexo I o qual faz parte integrante deste edital independentemente de transcrição.

Em caso dc discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na plataforma licitanct

c as especificações constantes deste edital, prevalecerão as últimas.

O prazo de execução do objeto será de 8 (oito) meses.

O regime de execução será por empreitada por preço global.

2.4.1

técnico preliminar.

2.1

2.2

2.3

2.4

A justificativa da escolha pelo regime de execução por preço global encontra-se no estudo

3. DO VALOR MÁXIMO ADMITIDO

O valor máximo admitido para a presente licitação é de RS 7.323.390,93 (sete milhões trezentos e vinte e

três mil trezentos e noventa reais e noventa e três centavos).

3.1.1

da planilha orçamentária.

3.1.2

Seção II da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil IN RFB 2021/2021, "Aferição Indireta com
Base na Nota Fiscal, na Fatura ou no Recibo de Prestação de Serviços".

(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action ?idAto=l 16968#2247121)

3.1

Também são tidos como máximos admitidos os valores individualizados de cada item constante

Os percentuais de Mão de Obra, para a obra, deverão ser calculados conforme o indicado na

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL observadas as especificações
definidas no Anexo 1 deste edital, bem como as condições exigidas nos itens 07 a 11 do presente Edital.

4.1.1

detalhamento de seus respectivos subitens.

4.

4.1

A licitação será realizada em único item, o qual é composto de planilha orçamentária com o

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A impugnação e os pedidos de esclarecimentos poderão ser realizados em até 03 (três) dias úteis, antes da
data fixada para abertura da sessão pública por forma eletrônica diretamente na plataforma da licitação
www.licitanet.com.br. ou protocolada na sede da Prefeitura Municipal, no endereço Rua São Raimundo, n"
01, Centro, CEP; 65.393-000, Buriticupu/MA.

5.

5.1
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Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, exceto quando a alteração no Edital, não afetar a formulação das propostas, conforme
dispõe art. 55, §T, da Lei n” 14.133/21.

5.1.2

5.1.1

Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal.

A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo
de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, disponível para

consulta aos consulentes e interessados, no sítio httD://www,buriticupu.ma.gov.br através do “Link” -
“LICITAÇÕES”, e no sitio www.licitanet.com.br e passará a integrar os autos do processo.

A impugnação tem efeito suspensivo, não sendo aberta a sessão pública de propostas da licitação enquanto
estiver pendente o seu julgamento.

O expediente desta Administração se dá de 2'** a 6*’' feiras, no horário compreendido das 08:00 às 12:00 horas
e das 14:00 às 18:00 horas.

5.2

J.3

5.4

Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.5.5

6. DAS CONDlÇOES PARA PARTICIPAÇAO

Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente por qualquer transação efetuada diretamente ou por
seu representante no Sistema Eletrônico, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros não autorizados.

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados
no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela infonnação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tomem
desatualizados.

A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

As microempresas e empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado previsto nos artigos 42 a 45 da
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar desta Concorrência deverão dispor de
chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do
sistema.

O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidad e exclusiva, incluindo qualquer transação
por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão
licitante responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Não poderão participar desta Concorrência:

6.8.1.

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados.

Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica.

6.8.2.
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detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado,
quando a licitação versar sobre ser\4ços ou fornecimento de bens a ela necessários.

Pessoa Física ou jurídica que se encontre, na data de abertura desta Concorrência,
impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta.

6.8.3.1.

indireta no âmbito federal, estadual e municipal.

Suspensa de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de

6.8.3.

Declarada inidônea junto a qualquer órgão ou entidade da Administração direta ou

6.S.3.2.

Buriticupu/MA.

6.8.3.3.

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

O impedimento de que trata este subitem será também aplicado ao licitante que atue em

Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

Pessoa Física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de
trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela
legislação trabalhista.

6.8.4.

6.8.5.

6.8.6.

Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País.

Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente
público do órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da
legislação que disciplina a matéria e o Código de Conduta dos Servidores de Buriticupu.

A vedação se estende a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de

integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição.

Demais condicões dispostas nos Decreto Municipal n" 041/2023.

A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
os itens 6.8.1 e 6.8.2 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução

da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou
entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

6.8.7.

6.8.8.I.

6.8.9.

6.8.10.

6.9.

6.10.
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O disposto nos itens 6.8.1 e 6.8.2 nào impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo
do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execução.

Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, atendidas as condições
previstas no art. 15 da Lei iP 14.133/2021 e aquelas definidas em edital.

Fica vedada a participação nesta licitação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou
isoladamente, bem como de profissional em mais de uma Sociedade Empresária ou em mais de um consórcio.

No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa
brasileira.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de
julgamento.

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o valor global,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

7.3.1.

proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

7.3.2.

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos tennos do artigo 7°,
XXXni. da Constituição.

7.3.3.

incisos III e IV do art. R e no inciso 111 do art. 5*^ da Constituição Federal.

7.3.4.

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133/2021.

A falsidade da declaração de que trata os subilens do item 7.3 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei
n° 14.133/202L neste Edital e na legislação municipal.

Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública.

Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação
pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio
de lances.

Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

6.11.

6.12.

6.12.1.

^.12.2.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a

Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega

Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos

Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
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Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final
mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

7.9.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

7.9.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e

0 intervalo de que trata o subitem acima.

O Valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa,
sendo vedado:

7.10.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por menor preço.

Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:

8.1.1. Valor unitário (mensal, unitário etc., conforme o caso) e (anual, total) do item.

O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para8.1.2.

contratação

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

No valor da proposta inicial, bem como os lances ofertados deverão estar computados todos os valores
necessários para o atendimento do objeto da presente licitação, tais como tributos, encargos diretos e
indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguros, materiais,
custos inerentes à aquisição, transporte e armazenamento, não cabendo a Prefeitura Municipal de Buriticupu
quaisquer custos adicionais.

O valor ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva responsabilidade do
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.

A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em
conformidade com o que dispõe o edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituição.

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados
da data da sessão de abertura desta licitação.

^.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
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Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas
dos compromissos assumidos.

8.7.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessão pública.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Agente de Contratação e os
licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total (global),

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no edital.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

9.

9.1.

^9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o

registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

9.9.

9.10.

públicos e sucessivos, com prorrogações.

9.10.1.

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da

sessão pública.

Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances

A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada

9.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de
lances intermediários.

9.10.3.

automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

9.10.4.

pelo menos 5% (cinco por cento), a Agente de Contratação/Comissã o, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir

0 reinicio da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á

Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de
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9.10.4.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem

faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com
a primeira colocada.

9.10.4.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

9.10.4.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

na

No caso de desconexão com a Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

Quando a deseonexão do sistema eletrônico para a Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pela Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.

Caso 0 licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60
da Lei r\° 14.133/2021 e conforme documentos e diretrizes previstas na legislação municipal, nesta ordem:

Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à
classificação.

Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei.

Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento.

Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou
prestados por:

Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração
Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município,

no território do Estado em que este se localize.

Empresas brasileiras.

Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.14.1.

9.14.1.

9.14.1.2.

9.14.1.3.

9.14.1.4.

9.14.2.

9.14.2.1,

9.14.2.2.

9.14.2.3.

9.14.2.4.
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Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Agente de Contratação poderá negociar, pelo
sistema eletrônico, condições mais vantajosas para que seja obtida melhor proposta.

A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente
estabelecida.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

O último lance ofeilado deverá levar em consideração o número máximo de casas decimais permitidas para
0 valor 02 (duas) casas, oportunidade em que as casas decimais excedentes do valor deverão ser
desconsideradas em caso de arredondamentos.

Esse valor será fixo durante o prazo de vigência do contrato.

A Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie por meio de funcionalidade disponível no sistema de www.licitanete.gov.br. a proposta adequada ao
último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos documentos complementares quando
exigido em edital, e quando necessário de documentos para confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

É facultado a Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.15.

9.15.1.

9.15.2.

9.15.3.

9.16.

9.17.

9.18.

9.18.1.

GARANTIA DE PROPOSTA

A licitante deverá apresentar no prazo e nas condições estipuladas no item 9.18.2 do edital, Garantia de
Proposta, nos tenuos do art. 58 da Lei n^’ 14.133/21, no valor corresponde à 1% (um por cento) do valor
estimado para a presente licitação, considerando para o cálculo o valor máximo estabelecido em edital, sendo
que a garantia poderá ser realizada por intermédio de qualquer das modalidades previstas no §1° do art. 96
da Lei n" 14.133/21.

Caso a licitante opte por caução cm dinheiro, deverão ser depositados no:

CONTA CORRENTE: 1010-3

AGÊNCIA; 3642-0

PREF MUN BURITICUPU - TRIBUTOS

BANCO DO BRASIL

9.18.2.1.1. Deverá ser apresentado o comprovante do depósito ao Agente de Contratação.

9.18.2.1.2. O valor será administrado pela Prefeitura Municipal de Buriticupu, por meio de aplicação em
conta poupança, cujo rendimento será repassado integralmente a licitante quando da devolução conforme
subitem abaixo.

9.18.2.1.3. A garantia da proposta será devolvida ao vencedor e aos demais licitantes no prazo de até 10
(dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

9.18.2.

9.18.2.

Caso a licitante opte pela modalidade de Seguro Garantia ou Fiança Bancária;9.18.2.2.

Página 9 de 61



BURITiCUPU
'2024

5Rub.

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n^’, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

9.18.2.2.1. A licitante deverá emitir o documento com prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da
abertura das propostas.

9.18.2.2.2. Deverá ser apresentado o seguro garantia ou a fiança bancária a Agente de Contratação.

PROPOSTA READEQUADA

Para a elaboração da proposta readequada a licitante poderá utilizar-se do modelo de proposta
presente no Anexo ITT deste edital, o qual contem as seguintes exigências:

9.18.3.1. Valor do item arrematado, o qual será aplicado ao valor descrito nas planilhas constantes do termo de
referência Anexo II deste Edital e linearmente aos valores unitários dos subitens da planilha orçamentária

que faz parte integrante deste edital, utilizando duas casas decimais (ex: 1,00)

9.18.3.1.1. Ao valor descrito na tabela do Anexo II, bem como aos valores unitários e totais componentes da Planilha

Orçamentária, deverão ser utilizadas 02 (duas) casas decimais depois da vírgula (ex: R$ 1,00).

9.18.3.2. Planilha Orçamentária devidamente preenchida com os respectivos valores adequados valor final proposto,
confonne a planilha constante no arquivo no Projeto Básico

9.18.3.2.1. Os valores máximos admitidos para os itens da planilha orçamentária estão disponíveis no Projeto Básico.

9.18,3.3. Cronograma Físico Financeiro devidamente preenchido com os respectivos valores adequados ao valor
final proposto, conforme o cronograma presente no mesmo arquivo da planilha orçamentária informado no
subitem acima 9,18.3.2, aba “Cronograma”.

9.18.3.4. Detalhamento das Bonificações e Desnesas Indiretas (BDI) ou declaração de que aceita as composições
constantes deste edital ou no caso de não apresentação da composição do BDl, considerar-se-á que adotou o
constante deste edital.

9.18.3.

al O BDl. que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar apresentado
à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composição,

b) Cada licitante apresentará sua composicão de BDl. levando em conta que nesta taxa deverão estar
considerados, além dos impostos, as desnesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.

c) Na composicão do BDL percentual de ISS compatível com a legislação tributária do município de
Buriticupu. observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal
e. sobre esta, a respectiva alíquota do ISS. oue será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5%
estabelecido no art. 8". inciso II. da Lei Complementar n° 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art.
88 do Ato das Disposição Constitucionais Transitórias. (Acórdão n° 2622/2013 - TCU - Plenário),

d) As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS apresentem
demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando oue os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem á média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensação dos critérios previstos no art. 3" das Lei ns. 10.637/2002 e 10.833/2003. de forma a garantir
que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários pela legislação
tributária. (Acórdão n° 2622/2013 - TCU - Plenário).

e) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS. PIS e COFINS
discriminados na composicão do BDl que seiam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada
a recolher, previstas no Anexo I da Lei Complementar n" 123/2006. bem como que a composição de encargos
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sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento
tSesi. Senai. Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, §3” da referida Lei Complementar. (Acórdão n°
2622/2013 - TCU - PlenárioT

Detalhamento dos Encargos Sociais (ES), que contenha todas as informações solicitadas.

Composições de Preços Unitários, de acordo com o especificado no Orçamento Analítico da obra,
constando unidades e insumos com respectivos consumos. Apresentar, discriminadamente, percentuais de
BDI e Encargos Sociais aplicados.

A licitante expressa concordância quanto à adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as
alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no total, 10%
(dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite
previsto no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/21.

A proposta deverá conter as condições acima descritas, bem como as demais especificações constantes no
Anexo I, e poderá conter a expressão “demais condições e especificações conforme o edital”.

A proposta deverá ser redigida no idioma Português (Brasil) e apresentada em 01 (uma) via original,
contendo o número e a modalidade de licitação deste Editai, sem rasuras e a última contendo data, assinatura

e identificação do signatário e conter preferencialmente dados bancários (número da conta corrente c o
número e endereço da agência bancária).

Os documentos exigidos para fins de proposta de preço poderão ser apresentados em original ou por cópia.

9.18.3.11. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir.

Após a negociação do preço e envio dos documentos complementares se for o caso, a Agente de Contratação
iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9.18.3.5.

9.18.3.6.

.18.3.7.

9.18.3.8.

9.18.3.9.

9.18.3.10

^9.19.

10. DA FASE DE JULGAMENTO

Encerrada a etapa de negociação, a Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14
da Lei n® 14.133/2021, legislação correlata e no item 6.5 do edital (Critérios de Vedação de Participação),
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF ou Cadastro de Fornecedores de Buriticupu.

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas -
Controladoria-Geral

(https://portaldatransDarencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPo r=nomeSancionado&direcao=asc).

Cadastro de Empresas e Pessoas punidas por trabalho a condições análogas às de escravo.

Cadastro de Impedidos de Licitar, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - TCE/MA.

10.1.

10.1.1.

10.1.2.

Uniãodamantido pelaCNEP,

10.1.3.

10.1.4.
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A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por

força da vedação de que trata o art. 12 da Lei n" 8.429/1992.

Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, a Agente
de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN n" 3/2018, art. 29, caput).

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §U)-

O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN n” 3/2018,
art. 29, §2“).

Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

Encerrada a etapa de negociação, a Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro
lugar, quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste edital e em seus anexos.

Será desclassificada a proposta vencedora que:

Contiver vícios insanáveis.

Não obedecer às especificações técnicas contidas no edital.

Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração.

Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que
insanável.

Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

Nos regimes de empreitada por preço global, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor
global estimado.

No caso de obras de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de
execução.

Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta,
sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.

No caso de inexequibilidade nos moldes do item 10.6.2 acima, o licitante deve demonstrar que o valor da
proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos
coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos unitários.

A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo
licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia
esteja expressa na proposta.

10.2.

10.3.

10.3.1.

WO.3.2.

10.3.3.

10.4,

10.5.

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.6.

10.6.1.

10.6.2.

10.6.3.

10.7.

10.7.1.

10.7.2.
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Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligencias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

Para fms de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a
manifestação escrita do setor requisitante do seiv/iço ou da área especializada no objeto.

Para análise e julgamento da planilha orçamentária readequada valor final proposto, serão considerados os

critérios dispostos no item 9.18.3.1.1.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Agente de Contratação examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

Havendo necessidade, a Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “c/m/” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.

O licitante que deixar de enviar a documentação solicitada nos termos deste edital, terá sua proposta
desclassificada, sem prejuízo da aplicação de sanções previstas neste edital.

Erros no preenchimento da planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, detalhamento do bdi e
encargos sociais, não constituem motivo para a desclassificação da proposta. Estes poderão ser corrigidos
pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço total e atenda aos
critérios dispostos neste edital quando à readequação da proposta.

Encerrada as etapas de aceitação da proposta, será aberto prazo para intenção de recurso desta fase nos tennos
do item 12.3.1 do edital.

Restando a empresa classificada, será iniciado o procedimento de habilitação, observado o disposto neste
edital.

10.8.

10.9.

10.10.

,10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

HABILITAÇÃO11.

Encerrada a etapa de julgamento das propostas, será realizada a verificação dos documentos de habilitação
do licitante melhor classificado para o objeto, por intermédio das disposições contidas abaixo.

Para fins de habilitação, os licitantes poderão utilizar o Certificado de Registro Cadastral expedido pelo
“Setor de Cadastro de Fornecedores do Município de Buriticupu/MA”. em substituição aos documentos de

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-fmanceira e qualificação
técnica (quando a opção está disponível, bem como os documentos técnicos solicitados em edital estiverem
no referido cadastro), assegurado aos licitantes, caso manifestem interesse, vistas aos documentos que
compõem os referidos cadastros.

O licitante não cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Município de Buriticupu/MA deverá apresentar

toda a documentação de habilitação prevista neste Edital, na forma disposta dos itens 11.2.5 e 11.4 do edital.

É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Cadastro de Fornecedores
de Buriticupu e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela infonnação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

A habilitação do licitante cadastrado no Município de Buriticupu a consulta será realizada mediante o
documento Certificado de Registro Cadastral que deverá ser anexado pela licitante junto a plataforma

il.l.

11.2.

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.
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licitanet, aos documentos por eles abrangidos, bem como pela documentação complementar especificada
neste edital.

A verificação pela Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de
certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Cadastro de Fornecedores de
Buriticupu ou documentos de habilitação complementares necessários a confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados, serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas)
horas prorrogável por igual período, contado da solicitação da Agente de Contratação.

Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir.

Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de
habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

A documentação poderá ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo as seguintes regras:

Se 0 licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Os documentos de Habilitação Técnica serão aceitos emitidos em nome da matriz ou da filial, salvo
disposição do edital em contrário.

Ressalvado o disposto no item 11.2, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.

11.2.7.

11.2.8.

11.3.

11.3.1.

11.3.2.

11.4.

14.133/2021, a verificação da validade dosConsiderando o disposto no art. 63. II c 111, da Lcí n

documentos de habilitação ocorrerá, tendo como referência, o dia em que estes forem efetivamente
^1.4.1

apresentados, e não a data de inicio da sessão.

Habilitação Jurídica11.5.

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede.

Microempreendedor Individual - MEl: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
devidamente registrado no órgão competente, acompanhado, conforme o caso, da prova de seus
administradores ou da diretoria em exercício.

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

11.5.1.

11.5.2.

11.5.3.

11.5.4.
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Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no
Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa
DREPME n.° 77, de 18 de março de 2020.

Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembléia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei iT 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva e todas as alterações posteriores.

No caso de empresas reunidas em consórcio: Compromisso de constituição do Consórcio devidamente
registrado por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, atendendo as seguintes condições:

Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a
Administração.

Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação
quanto na execução do contrato.

O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitatório,
até sua aceitação definitiva.

Indicação do percentual de responsabilidade de cada consorciada, bem como as atividades que serão
desempenhadas por cada consorciado individualmente íno caso de consórcios heterogêneos) para o objeto
da presente licitação.

Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do
consórcio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação, salvo aprovação pela
Administração.

Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para fins
do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria, diferente de seus
integrantes.

No caso de empresas reunidas em consórcio, cada empresa integrante do consórcio, isoladamente, deverá
apresentar os documentos relacionados nos itens 11,5.1 ao 11.5.7 do edital, conforme o caso.

11.5.5.

11.5.6.

11.5.7.

11.5.8.

11.5.8.1.

11.5.8.2.

11.5.8.3.

11.5.8.4.

11.5.8.5.

11.5.8.6.

11.5.9.

Regularidade Fiscal e Trabalhista11.6.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por
elas administrados, inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do
art. 11 da Lei n° 8.212/1991.

11.6.1.

11.6.2.

11.6.3.
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Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante
apresentação da;

Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa.

Caso 0 fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede
do fornecedor, ou outra equivalente, na fonna da lei.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de:

Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais;

Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de débitos trabalhistas - CNDT.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual estará dispensado da prova de inscrição nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal, referente ao item 11.6.2 do edital.

Para empresas reunidas em consórcio, deverão ser apresentados todos os documentos relacionados neste item
n 1.6) de cada empresa integrante do consórcio, isoladamente.

11.6.4.

11.6.4.1.

11.6.4.2.

11.6.4.3.

-^'1.6.5.

11.6.5.1.

11.6.5.2.

11.6.6.

11.6.7.

11.6.9.

Qualificação Econômíco-Financeira11.7.

Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial, ou de certidão que comprove plano de
recuperação acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis, dos últimos 02 (dois) anos (exercício financeiro),
apresentados na forma da lei, acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livi'o diário
devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

11.7.1.

11.7.2.

No caso de empresa constituída no exercício social vigente, deverá apresentar Balanço de11.7.2.1.

Abertura nos termos do item 11.7.2.3, sendo facultada a apresentação conjunta da Demonstração do
Resultado do Exercício - DRE.

No caso de empresa constituída há menos de 02 (dois) anos, o balanço patrimonial e as11.7.2.2.

demonstrações contábeis limitar-se-ào ao último exercício social encerrado.

Serão considerados e aceitos, na forma da lei os balanços patrimoniais e demonstrações11.7.2.3.

contábeis que atendam as seguintes exigências:
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Quando se tratar dc empresas S/A com publicações cm jornais: publicação do11.7.2.3.1.

Diário Oficial e/oujornais de grande circulação contendo o Balanço e a Demonstração do Resultado
do Exercício - DRE (Lei n° 6.404/76 e demais normas aplicáveis).

11.7.2.3.2. Quando se tratar de empresas de outra forma societária: Serão considerados aceitos
como na forma da lei de acordo com seu enquadramento e legislação pertinente, o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou
Publicados em jornal de grande circulação ou Por cópia integral do Livro Diário, com Balanço
Patrimonial, Demonstrações Contábeis, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa n° 11, de 05 de dezembro de 2013, do
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos
Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial
da sede ou domicílio da licitante, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único.

Quanto à exigibilidade do balanço patrimonial e demonstrações contábeis às empresas que11.7.2.4.

elaboram o balanço patrimonial no final de cada exercício (relativo ao último exercício); quando se tratar
de empresas que adotem a Escrituração Contábil Digital (ECD), até o último dia útil do mês de junho de
cada ano, poderão ser apresentados os referidos documentos do exercício anterior ao último, e após o último
dia útil do mês de junho somente do último exercício; para as demais, até dia 30 de abril do ano corrente,
poderão ser apresentados os referidos documentos do exercício anterior ao último, e após esta data somente
do último exercício.

Comprovação da situação financeira da empresa através dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, comprovados
mediante o Balanço Patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios sociais encerrados, devendo os
resultados serem iguais ou superiores a 1,00 (um), em todos os índices mencionados nas seguintes fórmulas:

11.7.3.

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo CirculanteLC =

Passivo Circulante

Ativo TotalSG =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Onde: LG = Liquidez Geral

LC = Liquidez Corrente

SG = Solvência Geral
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A Agente de Contratação poderá aferir por meio do(s) balanço(s) patrimoniaí(is) apresentado(s),11.7.3.1.

os índices acima mencionados, no caso da licitante deixar de apresentar o cálculo exigido neste edital.

Para empresas reunidas em consórcio, deverão ser apresentados todos os documentos acima relacionados
por cada integrante do consórcio, isoladamente.

Caso a licitante possua qualquer dos índices especificados anteriormente, inferior à 1,00 (um), deverá
comprovar possuir Patrimônio Líquido não inferior a 5% (cinco por cento) do valor estimado da licitação,
considerando para o cálculo o valor máximo estabelecido em edital, por meio do Balanço
Patrimonial/Abertura do último exercício social encerrado.

11.7.4.

11.7.5.

No caso de empresas reunidas em consórcio se qualquer das empresas consorciadas possuir11.7.5.1.

índice inferior à 1,00 (um) em qualquer dos índices especificados anteriormente, deverá comprovar possuir
Patrimônio Líquido não inferior a 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) do valor estimado da licitação,
considerando para o cálculo o valor máximo estabelecido em edital, por meio do Balanço
Patrimonial/Abertura do último exercício social encerrado.

Para empresas reunidas em consórcio, a verificação de Patrimônio Líquido nos termos exigidos11.7.5.2.

acima, será relativa a soma dos Patrimônios Líquidos de cada consorciada, por meio do Balanço
Patrimonial/Abertura do último exercício social encerrado.

O acréscimo previsto no item 11.7.5.1 não se aplica aos consórcios compostos, em sua11.7.5.3.

totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

11.8. Qualitlcação Técnica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (empresa licitante) expedida pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou outro conselho regional
legalmente habilitado, dentro do seu prazo de validade.

11.8.1.1.

todas as empresas integrantes do consórcio.

Comprovação de Capacidade Técnica-Operacional mediante atestados/ declarações emitidas pelos
contratantes dos serviços compatíveis com o objeto da licitação. Deverá estar datado e assinado por
proprietário e / ou procurador e / ou responsável técnico do contratante da época de emissão da declaração.
Poderão ocorrer ainda através de Atestados com Certidão de Acervo Técnico, registrados em conselhos

profissionais.

11.8.1.

No caso de empresas reunidas em consórcio, apresentar o documento exigido no item 11.8.1 de

No caso de empresas reunidas em consórcio, a exigência contida no item 11.8.2 poderá ser
comprovada através do somatório dos quantitativos de cada consorciado.

11.8.2.2.

consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar
a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, deverá ser observado o disposto no § 10 e
§11 do art. 67 da Lei n" 14.133/2021.

Certidão de Inscrição de Pessoa Física expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado,
dentro do prazo de validade, do profissional que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico.

11.8.2.1.

Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de
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Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico Profissional, expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em nome dots) profissional(ais) que atuará(ão) como Responsável
Técnico (item 11.8.3), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(òes) de acervo técnico do CREA ou
CAU ou outro conselho legalmente habilitado.

0(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade técnica, ficará(ão)
obrigado(s) pela execução do serviço, na qualidade de responsável(eis) técnico(s).

Os atestados deverão conter: o nome e o cargo do responsável que o(s) assinar; a indicação de terem sido
cumpridas as exigências técnicas e entregues os serviços com a qualidade exigida.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional responsável técnico,
como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes portadores desse atestado serão inabilitados.

A comprovação de capacidade, operacional e profissional, poderá ser feita pelo mesmo atestado, desde que
atenda os requisitos de ambos, como elencados acima.

Deverá ser comprovado vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a empresa, seja na qualidade de sócio,
através da cópia do contrato social ou ata de assembléia; como empregado, através de cópia do livro de
registro de funcionários e cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de
trabalho; como contratado, por meio de contrato de prestação de serviços; ou ainda, certidão de registro de
pessoa jurídica em nome da proponente, onde conste o nome dos profissionais no quadro técnico, neste
último caso podendo valer-se da mesma Certidão elencada no item 11.8.1, não sendo necessário apresentação
de cópia do mesmo documento, desde que cumpra as demais exigências solicitadas ou ainda declaração de
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração
de anuência do profissional.

Os contratos de trabalho e de prestação de serviços devem ter termo inicial no máximo até a data de abertura
da sessão de apresentação de propostas.

0(s) profissional(is) deverá(âo) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada durante a execução do
contrato e, em caso de substituição, deverá(ào) ser apresentado(s) outro(s) profissional(is) de mesma
qualificação ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de habilitação do profissional para análise.

A solicitação de substituição deverá ser protocolada formalmente anexando a documentação comprobatória,
sendo obrigatória a manutenção do Responsável Técnico vigente até a homologação e emissão de Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidad e Técnica (RRT) ou outro documento
emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada do novo profissional.

Atestado de Visita Técnica (OPCIONAL) expedido pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo,
comprovando que a licitante por intermédio do(s) seu(s) responsável(eis), tomou conhecimento de todas as
informações necessárias, incluindo as condições ambientais e os locais para a execução dos serviços relativos
a esta licitação, conforme modelo constante do Anexo IV.

A visita técnica deverá será realizada até o último dia útil anterior a abertura da sessão, no horário de

expediente desta Administração, devendo ser agendada até as 14 horas deste mesmo dia, perante a Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo, pelo e-mail semob@BuriticuDu.ma. gov.br ou na sede da própria secretaria
localizada à Rua São Raimundo, n° 01, Centro, CEP: 65.393-000, Buriticupu/MA.

Caso a licitante não queira realizar a visita técnica, deverá apresentar em substituição ao atestado de visita
técnica, Declaração de Renuncia à Visita Técnica, conforme modelo constante do Anexo V.

11.8.4.

11.8.4.

11.8.4.2.

.1.8.4.3.

11.8.5.

11.8.6.

11.8.6.1.

11.8.6.2.

11.8.6.3.

11.8.7.

11.8.7.1.

11.8.7.2.
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No caso de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão
0 contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4”, inciso XI. 2L inciso I e 42. §§2° a 6° da Lei n. 5.764.
de 1971.

A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual - DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados.

A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual.

O registro previsto na Lei n. 5.764. de 1971. art. 107,

A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o
contrato.

Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação;
b) estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou; c) regimento dos flindos instituídos pelos
cooperados, com a ata da assembléia; d) editais de convocação das três últimas assembléias gerais
extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembléias gerais
ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o

objeto da licitação.

A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764. de 1971,
ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

Na análise dos documentos de habilitação, a Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação e habilitação.

Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de
novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que
necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame.

Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de Contratação

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação conforme condições estabelecidas neste edital.

Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Agente de Contratação examinará a

proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao presente edital.

Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

A documentação de que trata este edital deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para
abertura da sessão.

11.8.8.1.

11.8.8.2.

I.8.8.3.

11.8.8.4.

11.8.8.6.

11.8.8.7.

11.9.

-^1.10.

11.10.1.

11.10.2.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.
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Caso não conste prazo de validade no próprio documento ou em clausula específica deste edital, será
considerado o prazo de validade de até 60 (sessenta) dias contados da data de sua expedição.

Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado vencedor.

11.16.

11.17.

12. RECURSOS

A interposiçào de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes,
à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133/2021.

O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

Quando o recurso impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

Qualquer licitante poderá, de forma imediata, durante o prazo de 10 (dez) minutos concedido na sessão
pública, após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo
estipulado no item 12.2 acima, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação
ou inabilitação.

O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) dias úteis,
contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual terá o

prazo de 03 (três) dias úteis para apreciação. Posteriormente, o recurso será encaminhado com a sua
motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado
do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que
sobrevenha decisão final da autoridade competente.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no sitio
http://www.buriticupu.ma.gov.br através do “Link” - “LICITAÇÕES”, e no sitio www.licitanet.com.br.

Encerrada a fase recursal da sessão pública da Concorrência será divulgada a ata no sistema eletrônico.

12.1.

i2.2.

12.3.

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

12.3.4.

2.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

A sessão pública poderá ser reaberta:

Nas hipóteses de suspensão pela Agente de Contratação motivados por situações decorrentes da sessão
pública.

13.1,

13.1.1.
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Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados
e os que dele dependam.

A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

Todos os licitantes remanescentes serão convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13.1.2.

13.1.3.

13.2.

^4. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento,
observado o disposto no art. 71 da Lei n” 14.133/2021.

14.1.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da contratada estão detalhadas no Anexo VI - Minuta de Contrato.15.1.

CONTRATAÇÃO16.

No caso da licitante vencedora estar reunida em consórcio, apresentar antes da assinatura do contrato
decorrente desta licitação, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso apresentado

item 11.5.8 do edital, devendo comprovar o arquivamento na Junta Comercial e a Inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.

Após a homologação do resultado desta concorrência, a licitante vencedora será convocada para assinar o
instrumento de contrato em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação a este fim, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 14.133/21 e no presente edital.

A intimação poderá se dar via e-mail ou por meio de publicação no Órgão Oficial de Imprensa do Município.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administração.

Quando o licitante convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas neste edital, a
Administração poderá convocar outra licitante, após negociações e verificação da adequação da proposta e
das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação, conforme procedimento descrito no art.
90, §2° e §4°, da Lei n® 14.133/21, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital exceto aos
licitantes convocados nos termos do §6® deste mesmo artigo mencionado.

Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocação para assinar o contrato, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, será verificada se o licitante
vencedor mantém as mesmas condições de habilitação, conforme art. 91, §4" da Lei n” 14.133/21.

16.1.

no

^6.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.
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Farào parte integrante do contrato o presente edital e seus anexos, bem como os documentos constantes do
processo e que tenham servido de base para a presente licitação.

O contrato se regerá pelas cláusulas e disposições nele constantes, pelas demais disposições constantes do
presente Edital, pelas disposições contidas na Lei n° 14.133/21, bem como pelas demais disposições legais
aplicáveis à espécie do objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que no Edital ou

no contrato ou instrumento equivalente não mencionadas.

Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura
do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n*’ 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

A Administração providenciará a publicação do extrato de contrato e de seus eventuais aditamentos.

É vedada a subcontratação total do objeto ou das parcelas do objeto da contratação que foram exigidas nas
condições de habilitação técnica, conforme detalhamento presente na minuta de contrato.

O prazo de execução é o constante do objeto, sendo que o prazo de vigência se inicia na data de assinatura
do contrato e tem o seu termo final previsto nove meses após o prazo final da execução.

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do
orçamento estimado.

Após 0 interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante do
índice Nacional de Custo da Construção - INCC na forma do Decreto Municipal n° 041/2023,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela contratante e condicionada à
comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito
de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados
pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, a critério da Administração conforme critérios
estabelecidos no instrumento contratual anexo a este edital.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.14.1.

16.15.

16.16.

GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO17.

Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n“ 14.133/2021, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

No caso de consórcio, fica obrigada a empresa líder do consórcio ou o representante do mesmo a oferecer
garantia do contrato.

O procedimento para a apresentação da garantia contratual ocorrerá da seguinte forma:

Será encaminhado e-mail solicitando informação à adjudicatária sobre qual será a modalidade escolhida de
prestação de garantia dentre as previstas no art. 96 da Lei n" 14.133/21. Respondido o e-mail pela
adjudicatária, serão encaminhados os dados necessários à prestação e apresentação da garantia conforme a
modalidade escolhida.

17.1.

17.1.1.

17.1.2.

17.1.2.1.
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A garantia nas modalidades cauçao ou títulos da dívida pública ou título de capitalização e fiança bancária
deverão ser prestadas em até 05 dias úteis após o encaminhamento por e-mail dos dados necessários à
prestação da garantia.

17.1.2.2.1. O prazo para apresentação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da
parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administração.

No caso de seguro-garantia sua apresentação deverá ocorrer, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

17.1.2.2.

17.1.2.3.

^7.2.

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES18.

Comete A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155
e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21 e o Decreto Municipal n® 041/2023, será balizada pelas normas
estabelecidas neste edital.

Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

Deixar de entregar a documentação exigida para o ceitame, compreendendo:

Deixar de entregar documentação exigida no instrumento convocatório.

Entregar documentação em manifesta desconformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Fazer entrega parcial da documentação exigida no instrumento convocatório em desatendimento às
condições do edital.

Deixar de entregar documentação complementar exigida pela Agente de Contratação, necessária para
comprovação de veracidade e/ou autenticidade de documentação exigida no edital de licitação.

Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado,
compreendendo:

Deixar de atender a convocações da Agente de Contratação durante o trâmite do certame ou atendê-las de
forma insatisfatória.

Deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconfonnidade com o instrumento convocatório as

amostras solicitadas pela Agente de Contratação.

Abandonar o certame.

Solicitar sem justo motivo a desclassificação após a abermra da sessão do certame.

Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta.

Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante
licitação.

Fraudar a licitação.

Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

18.1.

18.2.

18.2.1.

18.2.1.1.

18.2.1.2.

18.2.1.3.

18.2.1.4. a

8.2.2.

18.2.2.1.

18.2.2.2.

18.2.2.3.

18.2.2.4.

18.2.3.

a18.2.4.

18.2.5.

18.2.6.

18.2,7.
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Praticar ato lesivo previsto no art. 5" da Lei n.° 12.846/2013.

Com fulcro na Lei Federal if 14.133/2021. a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

Advertência.

Multa.

18.2.8.

18.3.

18.3.1.

18.3.2.

Impedimento de licitar e contratar.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade.

18.3.3.

18.3.4.

Na aplicação das sanções serão considerados:

18.4.1.

18.4.

A natureza e a gravidade da infração cometida.

As peculiaridades do caso concreto.

As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

18.4.2.

18.4.3.

18.4.4.

A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, confonne normas e18.4.5.

orientações dos órgãos de controle.

Serão aplicadas aos licitantes e/ou adjudicatários que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes
sanções:

18.5.

Impedimento de licitar c contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens18.5.1.

18.2.1, 18.2.2, 18.2.3 deste edital, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art.
156, § 4^ da Lei n° 14.133, de 2021).

Declaração dc inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
subitens 18.2.4, 18.2.5,18.2.6, 18.2.7e 18.2.8 deste edital, bem como nos subitens 18.2.1, 18.2.2e 18.2.3

deste edital, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5", da Lei n® 14.133, de 2021).

Os respectivos prazos aplicáveis às infrações acima, estão definidos no Decreto Municipal n°

18.5.2.

nos

18.5.3.

041/2023.

Todas as sanções previstas neste capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, conforme o
caso.

A dosimetria das sanções será aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto Municipal
n" 041/2023.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 18,2.3, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de
proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

Na aplicação de qualquer penalidade haverá a prévia instauração do devido processo administrativo
sancionatório, assegurando-se o contraditório e ampla defesa,

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.
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A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser
conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e
circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de multa e impedimento de licitar
e contratar, e de 05 (cinco) dias úteis para a sanção de advertência, contado da data da intimação, o qual será
dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão
no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo

máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que
sobrevenha decisão final da autoridade competente.

A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação
integral dos danos causados ao Município de Buriticupu.

As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são
passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

A personalidade juridica do licitante poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste edital ou para provocar
confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos
aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa
do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o licitante, observados, em

todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei
n“ 14.133/21).

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.16.

CRITÉRIOS DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA19.

Os critérios de pagamento estão detalhados no Anexo VI - Minuta de Contrato.

As despesas decorrentes do objeto deste edital correrão à conta das DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

19.1.

19.2.

PODER: 02 - PODER EXECUTIVO

ORGÁO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE:07.01 SECRETARIAMUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO

PROJETO/ATIVIDADE: 17.512.0013.2.039.0000 IMPLATAÇÀO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO D’ÁGUA ZONA URBANA

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
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As despesas que seguirem nos exercícios subsequentes correrão à conta das rubricas ou verbas específicas
consignadas nos orçamentos do Município.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.3.

O Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Buriticupu, compete anular esta
Concorrência por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por
considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação, assegurada a prévia
manifestação dos interessados.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Agente de
Contratação.

Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília
-DF.

A adjudicação e homologação desta Concorrência competem ao Ordenador de Despesas da Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo de Buriticupu/MA, respeitadas as regras de delegação previstas na
legislação municipal.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

O edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e

nos endereços eletrônicos www.Iicitanct.com,br, www.buriticupu.m a.tiov.br e sitio eletrônico do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão.

A íntegra deste processo de licitação está disponível no endereço eletrônico www.buriticupu.ma.tiov.br
através do “Link” - “LICITAÇÕES”.

O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado,
ou, caso tenha sido o vencedor, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

É facultado a Agente de Contratação, ou à Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pela Agente de Contratação, sob pena de desclassificaçao/inabilitação.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, salvo disposição em contrário, excluir-
se-á 0 dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

-0.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.
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20.13. As normas que disciplinam esta Concorrência serào sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Prefeitura Municipal de Buriticupu, a
finalidade e a segurança da contratação.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.

Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-
Brasil, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos
verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias
autenticadas em papel.

Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerá as deste edital.

As decisões, resultados, comunicados e infonnações referentes a este processo licitatório serão
disponibilizadas no site www.licitanet.com.br, no site www.buriticupu.ma.gov.br através do “Link” -
“LICITAÇÕES”, encaminhados via comunicado (por e-mail) para o representante indicado no
credenciamento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município, quando for o caso.

Os casos não previstos neste Edital serào decididos pela Agente de Contratação.

A participação do proponente implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

Serão desconsideradas, para todos os efeitos, quaisquer manifestações que pretenda o licitante atribuir a
Agente de Contratação, que não tenham sido exaradas de modo expresso, escrito e disponibilizado a todos
os licitantes, necessariamente decorrentes de impugnações, recursos, questionamentos, ou qualquer tipo de
provocação devidamente encaminhada ou protocolada em tempo hábil.

Fica eleito, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital, o Foro da Comarca de
Buriticupu/MA, local da realização do certame.

Constituem-se em anexos do presente edital:

20.14.

20.15.

20.16.

20.17.

20.18.

20.19.

20.20.

20.21.

20.22.

Projeto Básico - Condições Gerais, Especificações e QuantitativosANEXO I

Estudo Técnico PreliminarANEXOU

Modelo de PropostaANEXO III

Modelo de Atestado de Visita TécnicaANEXO IV

Modelo de Declaração de Renúncia à Visita TécnicaANEXO V

Minuta de ContratoANEXO VI

Buriticupu/MA, 15 de abril de 2024

Secretário Municipal d| bras c tJrbanismo
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ESTADO DO MARANHÀO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N“ 01.612.525/0001 -40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua 31 de julho, s/n“, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA 004/2024

ANEXO I

PROJETO BÁSICO:

ART de Elaboração de Projeto

Planilha resumo;

Planilha orçamentária;

Cronograma físico fínanceiro;

Planilha da curva ABC - Serviços;

Composição de BDI;

Composição de encargos sociais;

Memorial descritivo, especificações técnicas, normas de execução;
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ART OBRA / SERVIÇO
N° MA20240760021

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1120251087

Registro; 1120251087MA

2. Dados do Contrato

Contratante; PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RUA SÃO RAIMUNDO

Complemento;

Cidade; BURITICUPU

CPF/CNPJ; 01.612.525/0001-40

N°; 01

Bairro: CENTRO

UF: MA CEP: 65393000

Contrato: Não especificado

Valor: R$3.000,00

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SÃO RAIMUNDO

Complemento:

Cidade: BURITICUPU

Data de Inido: 10/04/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

N": 01

Bairro: CENTRO

UF:MA CEP; 65393000

Coordenadas Geográficas; -4.318134, -46.460033

Código; Não Especificado

Previsão de término: 10/05/2025

CPF/CNPJ: 01.612.525/0001-40

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > HIDROGEOLOGIA > POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TUBULARES > #27.4.1.2 ●
DE MEDIÇÃO DE VAZÃO DE POÇO TUBULAR

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÃGUA > DE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE

ÁGUA

80 ● Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4
LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

35 - Elaboração de orçamento > HIDROGEOLOGIA > POÇOS TUBULARES > DE POÇOS
TUBULARES > #27.4,1.2 ● DE MEDIÇÃO DE VAZÃO DE POÇO TUBULAR

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA >#2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

18 ● Fiscalização

60 - FiscaPzaçâo de obra > HIDROGEOLOGIA > POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TUBULARES
>#27.4.1.2 - DE MEDIÇÃO DE VAZÃO DE POÇO TUBULAR

60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA >#2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Quantidade

7,00

Unidade

un

m^1.000,00

rrP1.000,00

26.788,32 m

DE 1.270,00 un

7,00 un

m^1.000,00

TANQUES OU

m’1.000,00

26.788,32 m

1.270,00 un

Quantidade Unidade

7,00 un

m’1.000.00

TANQUES OU

rrP1.000,00

A au1en1)cldade desta ART pode ser verificada em: hnps:rrcrea-ma .sitac.com.br/publico/, com a ctiave: xbZS9

Impresso em; 11/04/2024 ás 08:54:13 por;, ip: 191.7.3.127

»:rea-óont*lv> R«gtor8l d* bogerpins
é Ag/Drofnt t» do

MannhâA

www.creama.019.br

Td: (98)2106-8300

atendlmento@cfeama.org.br

Fax; (98)2106-0303
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n'=‘ 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO

NO MA20240760021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

60 . Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÃRIAS > #1.4.4 -
DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

26.788,32 m

1.270,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITiCUPU-MA, INCLUINDO CAPTAÇÃO, RESERVATÓRIO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO.

6. Declarações

● Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória; Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

tÁ [lyyce/
LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA ● CPF: 606.605.263-07

8. Assirtaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU ● CNPJ: 01.612.525/0001-40Local data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comfxovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$99,64 Vaior pago: R$ 99,64Registrada em: 10/04/2024 Nosso Número: 8305441279

A autenticidade desta ART pode ser venficada em: htlps;//crea-ma .sitac.com.br/pubIico/, com a chave: xbZSS

Impresso em: 11/04/2024 às 08:54:13 por:, ip; 191.7,3.127

aterxlimento@creama.org.br

Fax: (98)2106-8303

www.crearria.org.br

Tel; (98)2106-8300
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BÜRITICUPU-MA

VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,S8% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS
PROJETO EXECUTIVO

MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA

IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS
MOBILIZAÇÃO E DESMOBIUZAÇÃO .MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE APOIO A OBRA
SERVIÇOS DE MELHORIAS DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO .TRATAMENTO E ADUTORA DE ÁGUA TRATADA
POÇO PTP-07( TUBULAR PROFUNDO 08" X 200,00m)

POÇO PTP-08( TUBULAR PROFUNDO 08" X 200.00m)
POÇO PTP-09( TUBULAR PROFUNDO 08" X 220,OOm)

POÇO PTP-13( TUBULAR PROFUNDO 08" x)
POÇO PTP-16( TUBULAR PROFUNDO 08" x 248,00m)
POÇO PTP-16( TUBULAR PROFUNDO 08" x 250,00m)
POÇO PTP-17( TUBULAR PROFUNDO 08" X 250,00m) - NA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS
UNIDADES DE RE8ERVAÇÃO
UNIDADE 01 - RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO ELEVADO CAP_1.0O0,00M3, TORRE DE 10,OOM

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS
EDIFICAÇÃO(GUARITA DE SEGURANÇA)
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
LIGAÇÕES DOMICILIARES
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8,26 %

4,42 %

2,39 %

0,54 %

0,91 %

19,25%

2,41 %

2,46 %

3,57 %

4,07 %

2,63 %

3,07 %

1.05 %

30,69 %

28,36 %

1,69%

0,64 %

30,60 %

10,42 %

0.77 %

606.112,93

323.390,94

175.258,00

39.637,34

66.826,65

1.410.003,10

176.382,78

180.161,37

261.125,91

297.997,49

192.607,11

224.929,33

76.799,11

2.247.318,35

2.076.776,59

123.411,75

47.130,01

2.241.260,12

763.384,30

56.312,13

1

1.1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

3.3

4

5

6

R$ 5.898.562,02

1.424.828,91

7.323.390,93

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

R$

R$

LUbÃS efAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MA: 112025108-7

(kc

oco

^8

SJ
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S2S//0001-40

OBJETO: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÂQUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OE BURIT1CUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC .02/2024. MA.ORSE - 01/2024. Serglpê.SEINFRA -027

ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,00% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNITC/

S/8DIDESCRIÇÃO TOTAL PESO (%)

8,26%

4,42 %

4,42%

2,39%

1,08%

0,77 %

0,55%

0,54%

0,10%

0,20 %

0,05%

0,10%

0,09 %

0,91 %

0,20 %

0,41 %

UND QUANT,CÓDIGO BANCOITEM BDI

RS 606,112,93

RS 323.390,94

R$ 323.390,94

RS 175.268,00

RS 78 867,36

RS 56.118,80

RS 40.271,84

RS 39.637,34

R$7 073,82

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS
PROJETO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO E PROJETO EXECCUTIVO
MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGACO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

IMPLANTAÇÃO OE CANTEIROS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADC EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS
AF_02/2016
ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO PADRAO STANDARD COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/CESMOBILIZACAC)

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO .MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE APOIO A OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE
AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5.8 TM ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT16 000 KG, POTÉNCiA DE 139 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

SERVIÇOS OE MELHORIAS DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO .TRATAMENTO E ADUTORA DE ÁGUA TRATADA
POÇO PTP4)7{ TUBULAR PROFUNDO 08" x 200,OOm)

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TiRRENO COM ENXADA AF, 05/2018

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M»/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE; M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M=, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM)

AF_07/2020
URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCACAO CONVENCIONAL OE OBRA LTILIZANCO GABARITO DE TÃBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2
UTILIZAÇÕES AFJO/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMA(X), PILARES,V1GAS E lAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12í2021
CHAPISCO APLICA(X3 EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇ01 3 COM PREPARO EM BETONERA 400L AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
EXECUÇÃO DE P/\SSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM AF_ 12/2015
PORTÃO OE ABRIR, 02 FOLHAS COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO T. E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA 2' SEM REVESTIMENTONCLUSIVE FECHAOURA E DOBRADIÇAS

ADUTORA DE ÃGUA TRATADA

1

1.1

RS 260.421,12 RS 323.390,94UND 1,0010555 Pnlprio1 1 1

1.2

H 526,00 R$120,29

RS 5.648,94

R$4 053,78

RS 149,37

R$7.014,85

RS 5 033,98

90778

93572

101452

SINAPI

SINAPI

SINAPI

121
MES 6,00122

MES 8,00123

1.3

1800 RS 316,47

RS 995,84

RS 350,00

RS 121,65

RS 673,82

RS 392,99

RS 1 236,63

SINAPI1 3.1 103689

R$14.839,56

R$ 3 477,04

R$ 7.553,00

RS 6.693,92

RS 66.826,66

RS 14 901,60

R$30.381.12

12001 32 93206 SINAPI

RS 434,63

R$ 151,06

MES 8,00042675

98459

SBC1 3.3
m’ 50 00SINAPI1 3.4

R$ 836,74MES 8,001 35 00010776 SINAPI

1.4

R$12.000,00

RS 278,02

R$14 901,60

RS 345,24

UN 1,00SBC0140321 41

CHP 66 0096035 SINAPI1 42

R$336,70 RS 21.543,93

RS 1.410.003,10

RS 176.382,78

RS 2.029,88

R$ 635,93

RS 347,18

0,29%

18,26%

2,41 %

0,03%

0,01 %

0,00 %

CHP 63 99 RS 271,1493402 SINAPI143

2

2.1

2.1.1

R$ 3,28

RS 8,95

RS 4,07

R$11,11

m’ 156,2598524 SINAPI2.1.1 1

m’ 31 252.1.1.2 100982 SINAPI

R$1 046,87 0,01 %

0,49%

0,03%

0,02%

0,09%

0,11 %

312,50 RS 2,70 R$ 3,35M3XKMSINAPI2.1.1.3 93589

RS 36.846,78

R$1.954,25

R$1.328.52

RS 6.638.89

R$8 416,69

2.1.2

M 25 00 RS 62,95 RS 78,17

RS 110,71

RS 2.682,38

SINAPI2.1.2.1 99059

1200 RS 89,16

RS 2.160,08

m’SINAPI

Pfôpno

2.1.2.2

21.23

93358

104469 2,48m’

RS 60,04 RS 74,55m’ 112,90103323 SINAPI2.1 2 4

R$1.278,02

R$4.059,88

0,02%

0,06%

0,04%

0,01 %

225,80 R$ 4,56

R$ 14,48

RS 83,25

RS 55,85

RS 556,29

R$5,66

RS 17,93

R$103,37

RS 69,35

RS 690,80

m’SINAPI21 2,5 87879

226,80SINAPI2.1,26 88489 »■í' t;
c

RS 3,101,10m* 30 002,1,2.7 94992 SINAPI

RS 433,43

RS 8.635,00

RS 110.204,42

6,25SINAPI2.1.28 92393

0,12 %1250SINAPI2 1.2.9 100701

1,60%2.1.3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.812.S26//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇAO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DEÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 0112024 ● M,SBC-02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINPRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS : 112,S8% (HORA) S9,90%(MêS) BOI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT C/

S/BOIDESCRIÇÃO

FC«NECIMENTO E MOJTAGEM DE CAVALETE OE RECALQUE EM AÇO GALVANlZ/MX) DIN 2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA.
REGISTROS E

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF^I 0/2018
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG DE 1,5 M A 2,5 M, SM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_O2/2021
PREPARO OE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_O0/2O2O

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AFJ1/2017

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE OA CAÇAMBA DA RETRO. 0,26 M>/POTÉNCIA 86 HP),
LARGURA OE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’-CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM)

AF_07/2020
TESTE HIOROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DÊ 110mm
CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100/DE 110 MM. PARA REDE AGUA (NBR 10351)
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

REGISTRO DE GAVETA 0/FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO 0/VOLANTE DN 100 PN16

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo 0/ FLANGES DN 100 PN10 - L=5800

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

TUBO FoFo 0/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TOCO C/FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10
PARAFUSO a =ORCAS PARA FRANGES DN 20 X 90

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA
FLANGE AVULSO DN 100 PN10

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021

CAIXAS DE VENTOSAS/OESCAROA

ESCAVAÇÁO MANUAL DE VALAS AF_03/2016
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326)
FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

ADAPTADOR, PVC PBA. A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE 110mm

COLAR DE TOMADA. PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL OE ÁGUA. AF.,06/2022
NIPLE DUPLO GALVANIZADO r"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 ● 68CM

CAIXA 00 CLORAOOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03,'2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES, VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AFJ2/2021

UNO QUANT. TOTAL PESO(%)CÓDtOO 8ANCOITEM BDl

RS 10 285,94 R$12.773,08

R$4 135,38

0,17 %

0,06 %

UN 1,00 R$ 12.773,08

R$6,96

2.131 12032031 Próprio

R$5,60M 595,0221 32 99063 SINAPI

m’ 408,05 RS 5,98 R$7,42 RS 3.027,73 0,04 %90091 SINAPI21.3.3

595,02

595,02

595,02

R$ 6,54

R$ 3,21

R$55,23

R$ 8,12

R$ 3,96

R$68,56

R$4 831,56

R$ 2 368,17

R$ 40 806,47

0,07 %101616 SINAPI2.1.34

M 0,03 %SINAPI2.1 3.5 97123

M 0,56 %000363''7 SINAPI2.1 3.6

m’ 402,39 R$13,17 RS 16,36 R$ 6 579,07 0,09%104734 SINAPI2.1.3.7

m’ 5,66 R$8,95 R$ 11,11 R$ 62,88 0,00%100982 SINAPI2.1.38

M3XKM 56 60 R$2,70

R$0,48

R$ 65,07

R$135,76

R$ 1 885,87

R$690,13

R$133,06

R$808,05

R$ 535,90

R$3 965,90

R$ 3.261,00

R$478,83

R$ 535,90

R$ 786,30

RS 27,72

RS 16,65

R$ 207,94

R$ 39,IS

R$3,35

R$0,59

RS 80,80

R$168,58

RS 2.341,87

RS 857,00

R$ 165,23

RS 1 003,43

RS 665,48

R$ 4.924,85

R$ 4.049,50

RS 594,61

R$ 665,48

R$ 976,42

RS 34,42

R$20,67

R$258,21

RS 48,59

R$169,61

RS 351,06

RS 80.80

R$674,32

RS 2 341,87

RS 857,00

R$165,23

R$1.003,43

RS 665,48

RS 14 774,55

R$ 4.049,50

RS 1 189,22

R$ 1.330,96

RS 976,42

R$ 2 478,24

RS 1 488,24

RS 2 323,69

RS 680,26

RS S.694,06

R$ 42,51

R$3 154,26

RS 902,09

R$ 323,20

RS 29,76

R$61.08

R$1 368,14

RS 713,02

RS 8.548.S8

RS 261,55

RS 21.05

0,00 %

0,00%

0,00 %

0,01 %

0,03%

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,20%

0,06 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,03%

0,02%

0,03%

0,01 %

93589 SINAPI2.1 3.9

595,02mORSE

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.1.310

21.311

21.3.12

2 1 3.13

21.3.14

213.15

2.1 3 16

2.1.317

21.3.18

2.1.3.19

2.1.320

2.1 3.21

2 1 3.22

2 1 3.23

21.3 24

21 325

6465

UN 1,0000000047

00001828

19826

15327

11929

I6866

I3476

I4468

I4464

I3960

I3476

I3992

I4242

I6428

I3856

UN 4,00
UN 1,00

UN 1,00

UN 1,00

UN 1,00

UN 1,00
UN 3,00
UN 1,00

UN 2,00

UN 2,00
UN 1,00

UN 72 00

72 00UN

UN 9,00

UN 14002 1 3.26 103133 SINAPI

0.06%

0,00%

0,04 %

2.1.4

RS 89,16

RS 1.270,04

RS 726,44

RS 65,07

R$23,97

RS 24,60

RS 550,97

RS 574,19

R$ 110,71

RS 1.577,13

RS 902,09

R$80,80

RS 29,76

RS 30,54

RS 684,07

RS 713,02

m’ 0,38SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

2 14 1

2.1.4.2

2.1.43

2.14 4

2.1 4.5

2.14 6

2.1 4.7

2.1 4.8

2.1.6

2.1 5.1

93356

2,00un5962

0,01 %1,00un7065

0,00%

0,00%

0,00%

0,02%

0,01 %

0,12%

0,00%

UN 4,0000000047

104034

052282

94501

059312

UN 1,00

UN 2,00SBC

UN 2,00SINAPI

UN 1,00SBC

2,36 R$89,16

R$3,23

RS 26,45

R$ 2.160,08

RS 60,04

RS 110,71

RS 4,01

RS 32,84

RS 2.682,38

RS 74,55

SINAPI93358

0,00%

0,00%

0,02 %

0,01 %

m’ 5,25101617 SINAPI2.1.5.2

RS 77.58

RS 1 475,30

R$ 449,20

ffi’ 2,362.1.6.3

2.1.5.4

93382

104488

SINAPI

Próprio m’ 0,55

m* 8,032 1.55 103323 SINAPI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; 01.612.626/«0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AQUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCAR90S SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,08% (HORA) 89,90% (MêS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT O

8/BOIDESCRIÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 06 PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇ01 2.S, PREPARO MECÂNICO COM BETONSIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO OE TALISCAS AF_06/2014

HIPOCLORADOR/ BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 Â 15 LrtH E PRESÃO DE 0 Á 15 BAR
TUBO, PVC, SOLDÃVÊL, DN110MM, INSTALADO EM RES6RVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRAT^IBROCIMENTO FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0fl/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVÊL, DN110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FC«NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0€/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVÊL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TÉ, PVC, SOLDÃVÊL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA'FlSROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVÊL, DN 110 MM X60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO OLE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0€/2016

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÃVÊL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ● FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_06/2022
CAIXA 00 MACROMEOIDOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_08'2020
REATERRO MANUAL D6 VALAS, COM COMPACTADOS DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF .08/2023
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAM/^SSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 06 PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇ01 3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8, PREPARO MECÂNICO COM BETONSIRA 400L,
APLICADA MANUALME^^●E EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_0€/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

JUNTA GIBAULT DN 100

HIORÔMETROTIPOWCLTMANN HORIZONTAL Qn=60m>/h, Dn lOOmm - COMPLETO

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

POÇO PTP-08{ TUBULAR PROFUNDO 0T x 200,00m)

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05í2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’-CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP)E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)
AF_07/2020
URBANIZAÇÃO DA ÃREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCACAO CONVENCIONAL D6 OBRA, UTILIZANDO GABARITO DETÃBUAS CORRIDAS PONTALETAOAS A CADA 2,00M - 2

UTILIZAÇÍ^S AF_10/20ie
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016
EXECUÇÃO DE ESTRLTURAS DS CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

CÓDIGO PESO(%)UND QUANT. TOTALBANCOITEM
801

1205 R$5,08 RS 6,30 RS 75.92 0,00%(TP87876 SINAPI2.1 5 6

RS 24,82 RS 742,82 0,01 %nP 24 10 RS 30,82SINAPI21.57 87547

1,00 R$732,26

RS 113,66

RS 550,87

RS 240,89

RS 909,32

R$ 141,14

RS 684,07

RS 299,13

RS 909,32

RS 141,14

RS 2.736,28

RS 598,26

0,01 %8722 ORSE un2.1.5.8

0,00 %

0,04 %

0,01 %

M 1,002.1 5.9 94665 SINAPI

UN 4,0021510 94501 SINAPI

UN 2,00SINAPI2.1.5.11 94686

2,00 RS 8,38 RSIO.-tt RS 20,80 0,00%UN89408 SINAPI21 512

RS 214,18 RS 265,96 RS 531,92 0,01 %UN 2,0094701 SINAPI2.1.5.13

RS 188,79 RS 234,43 RS 468,86 0,01 %UN 2,0021 514 94702 SINAPI

0,00%UN 2,00 RS 15,66 RS 19,44 RS 38,8821.515 103963 SINAPI

RS 13.159,66

RS 415,16

R$10.02

0,18%

0,01 %

0,00 %

2.1.6

2 1.6.1 m’ 3,75 RS 89,16

R$ 3,23

RS 26,45

RS 2 160,08

R$60,04

RS 110,71

RS 4,01

R$32,84

RS 2 682,38

RS 74,55

93358 SINAPI

m’ 2,502.1.6 2 101617 SINAPI

0,00 %

0,00%

0,01 %

m» 2,36 RS 77 58

R$335,29

2 1.6 3

2.1 64

93382

104483

SINAPI

Pnlprro m’ 0,13

m’ 1200 RS 894,60103323 SINAPI2 1 6.5

m’ 24 00 RS 5,08 RS 6,30 RS 151,20 0,00 %2 1.6.6 87878 SINAPI

24 00 RS 24,82 RS 30,82 RS 739,68 0,01 %m’87547 SINAPI2.1 6.7

RS 487,40

RS 478,83

R$514,27

RS 4.196,62

RS 39,13

RS 605,25

RS 594,61

RS 638.62

RS 5.211,36

RS 48,59

R$2421,00

RS 1.189,22

R$1.277,24

RS 5.211,36

0,03 %

0,02 %

0,02 %

0,07 %

0,01 %

2,46%

0,04%

0,01 %

0,01 %

UN 4,00SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2 1.6.8

2.1.6.9

2.1 610

2.1.6.11

13425

13960

13892

18667

UN 2,00

UN 2,00

UN 1,00

9,00 RS 437,31

R$180.161,37

RS 2.923,20

RS 915,75

RS 499,95

UN103139 SINAPI2.1.6.12

2.2

2.2.1

225,00

45 00

RS 3,28

R$8,95

RS 4,07

RS 11,11

rrP98524 SINAPI2 2 11

m’2.2.1.2 100982 SINAPI

RS 1.507,50 0,02%

0.60%

0,03 %

M3XKM 450,00 R$2,70 RS 3,352.2.1.3 93589 SINAPI

RS 36.279,22

RS 1.954,25

RS 1.328,52

R$6 638,89

RS 8.416,69

2.2,2
X X

25 00 RS 62,95 RS 78,17

R$110,71

RS 2.682,38

RS 74,55

M2.2 21 99059 SINAPI
O

RS 89,16

RS 2.160,08

0,02 %

0,09%

0,11 %

m’ 12 00SINAPI

Própoo

2222

2.2.2 3

93358

104483
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§
RS 60,04m’ 112,90SINAPI2.2 2 4 103323
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU . MA

CNPJ: 01.612.S2S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA 00 MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : 5INAPI - 01/2024 ● M.S8C. 02/2024. MA,ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA -027

ENCARQOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 89,90% (MÊS) 8DI: 24,18%
PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA

VALOR UNIT VM.OR UNIT C/

S/BDIDESCRIÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETOlEIRA 400L AF_06í2014
APLICAÇÃO MANUAL Dc PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PARECES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA $ CM, ARMADO. A-_07/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA r SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

ADUTORA DE Ã6UA TRATADA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA,
REGISTROS E

LOCAÇÃO OE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF .10/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016
PREPARO OE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO. 0,26 M’/POTÉNCIA- 86 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M* /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM)
AF_07/2020
TESTE HIDROSTÁTtCOEM REDE DE ÁGUA/ADUTORA

ADAPTADOR, PVC PBA A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN16

TAMPÃO AÇO GALVANIZAD010OMM (4')
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
TUBO FoFo 0/ FLANGES DN 100 PN10 ● L=5800

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10
PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA

FLANGE AVULSO DN 100 PN10

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021
CAIXAS DE VENTOSAS/DESCAROA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03.'2016
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÁMETRC DE 50 A 150MM (MV-04-326)
FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

ADAPTADOR, PVC PBA A BOLSA DEFOFO JE ON100 / DE 110mm

COLAR (5E TOMADA, P\'C, COM TRAVAS, DE 110 MM X1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LlGAÇÁO PREDIAL DE ÁGUA AF.,06/2022
NIPLE DUPLO GALVANIZAD01'"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

CAIXA DO CLORADOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016

QUANT.CÓDIGO UND TOTAL PESO (%)BANCOITEM BOI

m’ 225,80

225,80

30 00

R$ 4,58

R$ 14,48

R$83,25

R$55,85

R$ 556,29

R$ 5,66

R$17,98

RS 1,278,02

RS 4 059,88

R$ 3.101,10

RS 866,87

RS 8.635,00

R$111.192,44

R$12.773,08

RS 2.528,0$

RS 27.618,82

RS 2 953,85

RS 1 447,72

RS 24 945,97

0,02%

0,06%

0,04%

0.01 %

0,12%

1,62%

0,17%

0,03%

0,38 %

0,04 %

0,02%

0,34 %

2225 87879 SINAPI

m*88489 SINAPI2226

R$103,37

RS 69,35

RS 690,60

SINAPI2 2 2.7 94992

m’ 125092393 SINAPI2.2 2.8

m* 12 502 2 2.9 100701 SINAPI

2.2.3

UN 1,00 R$10.285,94

R$ 5,60

RS 89,16

R$6,54

RS 3,21

R$12.773,08

R$ 6,95

RS 110,71

RS 8,12

RS 3,96

R$68,58

Pfôpno2.2.3.1 12032031

M 363,75

249,47

363,75

363,75

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.2.32

2.2 3 3

2.2.3 4

99063

93358

101616

m’

m’

M2.2 3 5 97123 SINAPI

RS 55,23M 363,7500036377 SINAPI2.2 3 6

246,01 RS13,-7 RS 16,35 RS 4.022,26 0,05 %m’2237 104734 SINAPI

3,46 RS 8,95 RS 11,11 RS 36.44 0,00%2 2.3 8 100982 SINAPI

34 60 R$ 2,70

RS 0,48

R$ 65,07

RS 135,76

R$1.885,87

R$ 690,13

R$133,06

RS 808,05

RS 535.90

RS 3.965,90

RS 3 261,00

RS 478,63

R$535,90

RS 786,30

RS 27,72

RS 16,65

RS 207,94

RS 39,13

R$ 3,35

R$0,59

R$ 80,80

RS 168,58

RS 2 341,67

RS 857,00

RS 165,23

RS 1 003,43

RS 665,48

RS 4 924,85

R$4.049,50

RS 594,61

RS 665,48

RS 976,42

RS 34,42

R$ 20,67

RS 258,21

RS 48.59

R$115,91

R$ 214,61

RS 80.80

RS 842,90

RS 2.341,87

RS 857,00

RS 165,23

RS 1 003.43

RS 665,48

RS 14 774,55

RS 4 049,50

RS 1 169,22

RS 665,46

RS 976,42

R$ 2.478,24

RS 1.488,24

R$2.323,89

R$631,67

RS 6.&94,06

RS 42.51

RS 3.154,26

RS 902,09

RS 323,20

RS 29.76

RS 61,08

RS 1.368.14

RS 713,02

RS 9.880,07

RS 261,55

0,00 %M3XKM2.2.3 9 93589 SINAPI

0,00 %

0,00%

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,00%

0,01 %

0,01 %

0,20 %

0,06 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

363,752.23.10

2.2.311

223.12

2.2 313

22314

2.2 3 15

223.16

22.3 17

2.2.3.18

223.19

2 2 3.20

2.2.3.21

2.2.3.22

2.2 3 23

2.2.3.24

2 2 3.25

6465 ORSE

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

m

UN 1,0000000047

00001828

19826

15327

11929

16666

13476

14468

14464

13960

13476

13992

14242

16426

13856

5,00UN

UN 1,00
UN 1.00

1,00UN

UN 1,00

1,00UN

UN 3,00

UN 1,00

UN 2,00

1,00UN

UN 1,00

72 00

72 00

0,03%UN

0,02 %

0,03%

UN

UN 9,00

0,01 %

0.09%

0,00%

0,04 %

0,01 %

0,00%

0,00%

0,00%

0,02%

0,01 %

0,14%

0,00 %

UN 13002.2 3 26 103133 SINAPI

2.2.4

RS 89,-6

R$1.270,04

R$ 726,44

RS 65,07

RS 23,97

RS 24,60

RS 550,87

RS 574,19

R$110,71

RS 1.577,13

R$902,09

RS 80,80

RS 29,76

RS 30,54

R$ 684,07

RS 713,02

m’ 0,382.2 4 1

2.2 4 2

2243

2,2.4 4

2.2 4 5

2.2 4.6

2 2 4.7

2.24.8

2.2,6

2.2.5.1

93358 SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

2,00un5962

1,00 » "n X
C S' 3

7065 un

UN 4,0000000047

104034

052262

94501

059312

UN 1,00

UN 2,00SBC

UN 2,00SINAPI

UN 1,00SBC

m’ 2,36 RS 89,16 RS 110,7193358 SINAPI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁOUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC ● 02/2024. MA,ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 66,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT Ct

S/BDIDESCRIÇÃO

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,S M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_0a'2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2D23
EXECUÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMAJX), PILARES,VIGAS E LAJE,NA0 INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICX)S FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVÊNARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇ01:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1,2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 Ã 15 L/H E PRESÃO DE 0 À 15 BAR

TUBO, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA-FiBROaMENTO FORNECiMENfTO E INSTALAÇÃO AF_06«016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEU 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08«D21
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO GUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

JOELHO90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 25MM, NSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA ● FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_06/2022
TÉ, PVC, SOLDÃVEL, Dt-J 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRAflBROClMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016
TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRAA^IBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÃVEL, DN 60X25 MM, INSTALACOEM PRUMADADE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_06/2022
CAIXA DO MACROMEOiOOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03,G016
PREPARO DE FUNDO CE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_0a'2020
REATERRO MANUAL VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF, 08/2023
EXECUÇÃO (5E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12«021

CHAPISCO APLICADO EM ALVÊNARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4O0L,
APLICADA MANUALMEfVTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

JUNTA GIBAULT DN 100

HIDRÔMÊTRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qr=60m»/íi Dn lOOmm - COMPLETO

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÃGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGÊADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DÊ ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PiNCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTAIX) EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020
POÇO PTP-09< TUBULAR PROFUNDO 08^ x 220,00m)

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DÊ 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020

CÓDIGO UND QUANT. TOTAL PESO (%)BANCOITEM BDI

5,25 R$3,23

R$26,45

R$ 2.160,08

R$ 60,04

R$4,01 R$21,05

RS 77.58

RS 2.816,49

0,00%

0,00%

0,04%

rrP2.2.5 2 101617 SINAPI

2,36 R$32,84

RS 2.682,38

RS 74,55

2 253

22.6.4

93382

104483

SINAPI

Prôpno 1,05

m’ 6,03 RS 449,20 0,01 %103323 SINAPI2.2.5 5

R$5,06 R$ 6,30 R$ 75,92 0,00%m* 12 052.2 5.6 87878 SINAPI

RS 24,82 RS 742,82 0,01 %m’ 2410 R$ 30,822.2.S.7 87547 SINAPI

RS 909,32

RS 141,14

RS 2 736,28

RS 598,26

0,01 %

0,00 %

0,04 %

0,01 %

1,00 RS 732,26

R$113,66

R$909,32

R$141,M

2.2 S 8 8722 ORSE un

M 1,002259 94655 SINAPI

UN 4,00 RS 550,87 RS 684,0794501 SINAPI2.2.510

RS 240,89UN 2,00 RS 299,1322511 94686 SINAPI

UN 2,00 RS 8,38 RS 10,40 RS 20.80 0,00 %89406 SINAPI2.2512

RS 214,18 RS 265,96 RS 531,92 0,01 %UN 2,0022513 94701 SINAPI

UN 2,00 R$188,79 RS 234,43 RS 468,86 0,01 %94702 SINAPI2 2.514

2,00 R$15,66 R$19,44 RS 30,88 0,00%

0,18%

0,01 %

0,00 %

0,00%

0,00 %

0,01 %

UN103969 SINAPI2.2.515

RS 13.159,66

RS 415,16

2.2.8

R$89,16 RS 110,71

RS 4,01

RS 32,84

RS 2.682,38

R$74,56

rrP 3,752 2.6.1 93356 SINAPI

m’ 2,50 RS 3,23

RS 26,45

R$2160,06

RS 60,04

RS 10,02101617 SINAPI2.2.62

2,36 RS 77.58

RS 335,29

RS 894,60

ITP2.263

2.2 6 4

93382

104468

SINAPI

FTÓpf» m’ 0,13

m’ 12 002.2.6 5 103323 SINAPI

24 00 RS 5,08 RS 6,30 RS 151,20 0,00 %078782.2.66 SINAPI

RS 24,82 RS 30,82 RS 739,66 0,01 %24 002.2 6 7 87547 SINAPI

RS 487,40

R$478,63

R$514,27

RS 4.196,62

RS 605,25

RS 594,61

RS 638,62

RS 5 211,36

RS 46,59

RS 2 421,00

RS 1.189,22

RS 1.277,24

R$5.211,36

RS 437,31

RS 122,72

R$122,72

RS 261.125,91

RS 4.673,18

RS 1 432,64

RS 782,14

0,03%

0,02%

0,02 %

0,07%

0,01 %

0,00%

0,00%

3,67 %

0,06 %

0,02 %

0,01 %

UN 4.002.2.68

2.2.69

2 2.610

22611

13425

13960

13892

18667

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2,00UN

2,00UN

UN 1,00

RS 39,13UN 9,002.2612 103138 SINAPI

2.2.7

m’ 3,20 RS 30,69 RS 38,35100754 SINAPI2.2.71 » T
Ç. i7' Ôcr2.3 O

2.3.1
cn

m’ 352,00 RS 3,28

RS 8,95

R$4,07

RS 11,11

98524 SINAPI2.31 1
c

nP 70 402312 100982 SINAPI

m
o
NJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.ei2.S26//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DEÀOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS SOS BANCOS : SINAPI -01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCAR90S SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,66% <HORA) 66,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UWT 0/

S/BDIDESCRIÇAO

TRANSPORTE COM CAMINHAOBASCULANTE DE 10 M* EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. M3XKM).
AF_07,'2020
URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁKJAS CORRIDAS POMTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF.03/2016
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E -AJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PARECES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014
EXECLK^O DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MCLOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA e CM, ARMADO AF_07/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM AF_12/201S
PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS COM QUW3RO EM TUBO GALVANIZADO T. E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA 2" SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DÊ RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA.
REGISTROS E

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF.10/2018
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JMA COMPOSIÇÃO POR "TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QJE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA. INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO. 0,2$ M’/POTÉNCtA. 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA AF.08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA [OE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 MV111 HP) Ê DESCARGA LIVRE (UNIDADE. M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM)
AF_07/2020
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADOTORA
ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100/DE llOmm

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
JUNTA D6 DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

REGISTRO DE GAVETA C/FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/VOLANTE DN 100 PN16

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 ● L=5800

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 ● L= 250

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
TOCO C/FLANGES E ABA DE VEDAÇÁO DN 100 PN10
PARAFUSO C/ PORCAS PARA Fi.ANGES DN 20 x 90

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 PI ÁGUA
FLANGE AVULSO DN 100 PN10

ASSEh/TAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021

UNO QUANT. TOTAL PESO(%)CÓDIOO BANCOITEM BOI

R$ 2,70 RS 3,35 RS 2.358,40

RS 54.767,16

RS 2.970,46

RS 2 019,35

RS 16.235,10

R$13.262,44

0,03%

0,76 %

0,04%

0,03%

0,22%

0,18%

M3XKM 704,00SINAPI935892.3 1 3

2.3.2

36 00 RS 62,95 R$ 78,17

RS 110,71

RS 2 682,38

R$ 74,55

M99059 SINAPI2 3.21

m’ 18 24 RS 39,16

RS 2 160,08
93358

104483

SINAPI

Própf»

2.3.2 2

2 3 2.3
m’ 6,05

177,90 R$60,04103323 SINAPI2.3.2 4

m’ 355,80

355,80

R$4,56

RS 14,48

RS 83,25

RS 5,66

RS 17,98

RS 103,37

RS 69,35

RS 2 013,62

RS 6 397,28

RS 2 356,83

0,03%87879 SINAPI2.3 2.5

0,09 %rrPSINAPI2 3 2 6 66469

0,03%

0,01 %

0,12%

2,36 %

0,17%

0,11 %

m* 22 80SINAPI2 3 2.7 94992

RS 55,85

RS 556,29

RS 866,87m’ 12 5092393 SINAPI2.3.28

RS 690,60 RS 8.635,00

R$171,860,88

RS 12.773,08

RS 8.283,70

m’ 12 50SINAPI2.3.2.9 100701

2.3.3

1,00 RS 10 285,94

RS 5,60

RS 12 773,08UN
Próprio2331 12032031

M 1 191,90 R$6,9699063 SINAPI2.3 3.2

RS 5,98 RS 7,42 RS 6.062,65 0,08 %m’ 817,07SINAPI2.3.3 3 90091

RS 8,12 R$ 9.678,22

RS 4 743,76

RS 81 740,50

0,13%

0,06 %

m’ 1.191,90 RS 6,54

RS 3,21

RS 55,23

101616 SINAPI2.3 3 4

RS 3,98

RS 68,53

M 1 191,90

1 191,90

SINAPI971232.3.3.5

1,12 %M
00036377 SINAPI2 3.3 6

RS 16,35 R$ 13.174,01 0,18%m’ 805,75 RS 13,17104734 SINAPI2.337

RS 125,76 0,00 %m’ 11 32 RS 6,95 R$11,11100982 SINAPI2338

RS 2,70

R$0,43

R$ 65,07

R$135,76

RS 1.885,87

R$690,13

R$133,06

RS 808,05

RS 535,90

R$ 3.965,90

RS 3.261,00

RS 478,83

RS 535,90

RS 786,30

R$27,72

R$16,65

RS 207,94

R$39,13

RS 3,35

RS 0,59

RS 80,80

R$168,58

RS 2 341,87

RS 857,00

R$165,23

RS 1 003,43

RS 665,48

RS 4.924,85

RS 4 049,50

RS 594,61

RS 665,48

RS 976,42

RS 34,42

RS 20,67

RS 258,21

R$48,59

RS 379,22

RS 703,22

RS 80,60

RS 505,74

R$2 341,87

RS 857,00

R$165,23

RS 1.003,43

RS 665,48

R$14 774,55

RS 4 049,50

R$1.169,22

RS 665,46

RS 976,42

R$2.478,24

RS 1 488,24

R$2.323,89

RS 631,67

0,01 %M3XKM 113,2093569 SINAPI2339

0,01 %1 191,90m
6465 ORSE

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.3.3.10

2 3.3.11

2.3.3.12

2 3.3,13

2.3 314

23315

23.3.16

2 3 3.17

2.3.3.18

2 3.3.19

2.3.3.20

2.3.3 21

2.3.3.22

2 3323

2.3.3.24

2.3 3 25

0,00%UN 1,0000000047

00001628
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13656

0,01 %

0,03%
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0,06%
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0,01 %
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0,03%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 8URITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.52S//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÀO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE Â3UA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 01/2024 - Sergipe,SEINFRA -027
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 66,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA orçamentaria SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UMT C/

S/BDI
TOTAL PESO(%)

0,09%

0,00%

0,04%

0,01 %

0,00%

0,00%

0,00 %

0,02%

0,01%

0,14%

0,00%

DESCRIÇÃO UND QUANT.CÓDIGO BANCOITEM BOI

RS 6.S64,06

RS 42,51

R$3.154,26

R$902,09

R$ 323,20

R$ 29,76

R$61,08

R$ 1 368,14

R$ 713,02

RS 9.880,07

R$ 261,55

CAIXAS DE VENTOSAS/DE8CARGA

ESCAVAÇÃO WANUAL DE VALAS. AF_03.'2016
CAIXA PARA VE^íTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326)
FORNECIMENTO OE VENTOSA SIMPLES COM RCSCA DIAM 1"

ADAPTADOR, PVC PBA A BOLSA OEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

COLAR C€ TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2-’OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, AF 06/2022
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1"'

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF ,08/2021
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

CAIXA DO CLORADOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_08.'2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2323
EXECUÇÃO DE ESTRLTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E -AJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021
CHAPISCO APLICAÍX) EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO IN^^RNAS, COM COLHER OE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTÉ EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO OE TALISCAS AF_06/2014

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 IJH E PRESÂO DE 0 Â 15 BAR
TUBO, PVC, SOLDÂVEL, DN110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGJA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRÁfiBROCIMENTO FORNEC MENTO E instalação. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021
joelho 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DÊ ÁGUA DE EDIFICAÇÃO GUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRAff^IBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_06/2022
TÉ, PVC, SOLDÂVEL, Dl'l 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBR/LfIbROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016
TÉ OE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 110 MM X 80 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÂVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DÊ ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CAIXA DO MACRÕmEOIOOR
ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALAS AF. 03/2016
PREPARO DÊ FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_0a'202O

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF. 08/2023
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMAiX), PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DÊ
ASSEfTTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÂGUADN 100 PN10

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

JUNTA GIBAULTON 100

HIORÓMETROTIPOWCLTMANN HORIZONTAL Qr=60m»/h, Dn lOOmm-COMPLETO

2.3.4
m’ 0,38 R$89,16

R$ 1 270,04

R$ 726,44

R$ 65,07

R$23,97

R$ 24,60

R$ 550,87

RS 574,19

R$ 110,71

RS 1.577,13

R$ 902,09

RS 80,80

RS 29,76

RS 30,54

RS 684,07

RS 713,02

93358 SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

2.3.4 1

2342

2343

2.3.4 4

2.3 4.5

2.3.46

2.3.4 7

2.3 4 8

2.3.5

2351

2,00un5962

1,00un7065

UN 4,0000000047

104034

052282

94501

059312

UN 1,00
UN 2,00SBC
UN 2,00SINAPI

UN 1,00SBC

RS 89.16 RS 110,71

RS 4,01

RS 32,84

RS 2 682,38

RS 74,55

m’ 2,3693356 SINAPI

5,25 R$3,23

RS 26,45

RS 2.160,08

RS 60,04

RS 21 05 0,00 %m'SINAPI2352 101617

RS 77.58

RS 2 816,49

0,00%

0,04 %

0,01 %

m’ 2,3693382

104483

SINAPI

Próprio

2.3 5 3

2354 fiF 1,05

RS 449,20nF 6,03SINAPI2355 103323

R$5,0B R$6,30 RS 75,92 0,00 %m’ 1205SINAPI2.3.56 87878

0,01 %m' 24 10 RS 24,82 RS 30,62 RS 742,8267547 SINAPI2.3.5.7

0,01 %

0,00%

0.04 %

R$732,26

R$113,66

RS 909.32 RS 909,32

RS 141,14

1,00unORSE2 3.5 8 8722

1,00 R$141 14M94656 SINAPI2359

RS 550,87 RS 684,07

RS 299,13

RS 2 756,28UN 4,00SINAPI2 3.510 94501

RS 240.89 RS 596,26 0,01 %UN 2,00SINAPI23511 94688

RS 8.38 RS 10,40 RS 20.80 0,00 %UN 2,0023512 89408 SINAPI

RS 531,92 0,01 %UN 2,00 R$ 214,18 RS 265,9694701 SINAPI2.3,513

RS 468,86 0,01 %2,00 RS 188,79 RS 234,43UN94702 SINAPI2 3.5 14

RS 15,66 RS 19,44 RS 36 88 0,00%UN 2,00103969 SINAPI2 3,5 15

R$13.159,86

RS 416,16

RS 10,02

RS 77,58

RS 335,29

RS 894,60

0,18%

0,01 %
2.3.8

RS 89.-6 RS 110,71

R$4,01

R$32,84

RS 2.682,38

RS 74,55

m’ 3,752361 93358 SINAPI

0,00%

0,00%

0,00%

0,01 %

2,50 RS 3,23

RS 26,45

RS 2.160,08

RS 60,04

10161T SINAPI2 3 6.2

m’ 2,3693382

104483

SINAPI

Pfôpno

2 3 6.3

2 3.6 4 m’ 0,13

m’ 12 00103323 SINAPI23.6.5

RS 151,20 0,00%m’ 24 00 RS 5,06 R$ 6,30SINAPI2.3.6 6 87878

» T’ -ç
ç S';;RS 24,82 RS 30,82 RS 739,68 0,01 %m’ 24 0087547 SINAPI2.36.7

Ocr
O

R$2 421,00

RS 1 169,22

RS 1 277,24

R$5211,36

0,03%

0,02 %

0,02 %

0,07 %

4,00 RS 487,40

RS 478,83

RS 514,27

RS 4.196,62

RS 605,25

RS 594.61

RS 638,62

RS 5 211,36

UNSEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.3 6 8

2369

2.3.610

2 3.6.11

13425

13960

13692

18667

03
UN 2,00

c
2,00UN
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D
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C
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O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.526//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE AOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA-027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 60,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT C/

S/BDIDESCRIÇÃO

ASSEI/TAMENTO DÊ CONEXAO CXDM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

APLICAÇAO manual de PINTURACOMTINTA LÁTEX ACRIlICA em paredes, duas DEMAOS, AF.06/2014
POÇO PTP-13( TUBULAR PROFUNDO 08" x)

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DÊ 0,80 M*/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM)
AF_07,'2020
URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO OE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZA^ieS AFJO/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DÊ VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X39 CM (ESPESSURA S CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AFJ2/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARlAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇ01.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRIlICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA $ CM, ARMADO AF_07/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCOSEXTAVADO DE 25 X25 CM, ESPESSURA 6 CM AF.,12/2015
PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS COM QUADRO EM TUBO GALVANiZAIXl 7’, E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZACXD,
MALHA 2'SEM REVESTIMENTOiNCLUSlVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DÊ CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA,
REGISTROS E

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF_10/2018
ESCAVAÇAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTETJMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021
PREPARO OE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ASSEITTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE OE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÃSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AFJ1/2017

TUBO PVC PBA JEI, CL/VSSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

REATERRO MECANIZADO DÊ VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO; 0,26 M’/POTÉNCIA 88 HP),
LARGURAOEO,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M* ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DÊ 0,80 M’ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. M3XKM)

AF_07/2020
TESTE HIDROSTÂTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

ADAPTADOR, PVC PBA A BOLSA OEFOFO JE DN 100 / DE 110mm
CURVA PVC PEÍA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DÊ 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
JUNTA OE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHAOA CORPO CURTO 0/ VOLANTE DN 100 PN16

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO100MM (4T
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TLíBO FoFoC/ FLANGES DN 100 PN10 ● L=5800

UNO QUANT. TOTAL PESO (%)CÓOlOO BANCOITEM BOI

R$39,'3 RS 437,31

RS 290,91

RS 290,91

RS 297.997,49

RS 3.621,26

RS 1.137,56

RS 621,04

UN 9,00 RS 48,59 0,01 %

0,00%

0,00%

4.07%

0,06%

0,02 %

0,01 %

103139 SINAPI2.3.6.12

2.3.8

m* 1618 R$ 14,48 R$17,9388469 SINAPI2.3.8.1

2.4

2.4.1

279,50 R$ 3,28

R$8,95

RS 4,07

R$11,11

m’96524 SINAPI2.4,1 1

m’ 55 90100962 SINAPI2.4.1 2

M3XKM 559,00 R$2,70 R$ 3,35 RS 1.872,65

RS 64.168,68

RS 2.696,36

RS 1 833,35

RS 16 315,57

RS 11 957,82

0,03%

0,74 %

0,04%

0,03 %

0,22%

0,16%

93589 SINAPI2413

2.4.2

R$62,95

RS 89,-6

R$2 160,08

RS 60,04

RS 78,17M 34 5099059 SINAPI2.4.21

m® 16 56 RS 110,71

RS 2 682.36

SINAPI

Própno

2.4.2 2

2.4,2 3

93358

104489 m® 6,08

m® 160,40 RS 74,552.4 2.4 103323 SINAPI

m® 320,80

320,80

R$ 4,56

R$14,48

R$5,66

R$ 17,93

RS 103,37

RS 69,35

RS 690,80

RS 1.815.72

RS 5.767,96

RS 4.279,51

RS 866,87

R$8 635,00

RS 210.431,06

RS 12.773,08

R$10.821,84

0,02 %

0,08 %

0,06 %

0,01 %

0,12%

2,87%

0,17%

0,15%

2.4 2.5 87879 SINAPI

m®SINAPI2.4.2.6 68489

RS 83,25

RS 55,85

R$556,29

m® 41 4094992 SINAPI2.4,27

m® 125092393 SINAPI2.4,28

12 50m®100701 SINAPI2.4.2 9

2.4.3

RS 10 285,94 RS 12 773,08

RS 6,95

UN 1,00Própno2 4.31 12032031

R$ 5,63M 1.557,102 4.3.2 99063 SINAPI

RS 5,98 R$7,42 R$ 8.013,45 0,11 %m’ 1 079,98SINAPI2.4,33 90091

1 557,10

1 557,10

1 557,10

RS 6,54

RS 3,21

RS 55,23

RS 8,12

RS 3,96

RS 68,58

R$12.643,65

RS 6 197,25

RS 106.785,91

0,17 %

0,08 %

1,46 %

m®101616 SINAPI2.4 3.4

MSINAPI2.4.3 5 97123

M2.4.3 6 00036377 SINAPI

RS 13,17 RS 16,35 RS 17.413,07 0,24%m® 1 065,02SINAPI2.4.37 104734

1496 R$8,95 RS 11,11 RS 166,20 0,00%m’100982 SINAPI2.4.38

RS 2,70

R$ 0,48

RS 65,07

RS 135,76

RS 1 885,87

RS 690,13

RS 133,06

RS 808.05

RS 535,90

RS 3 965,90

RS 3,35

RS 0,59

R$ 80,80

R$168,58

R$2.341,87

RS 857,00

R$165,23

RS 1.003,43

RS 665,48

RS 4 924.05

R$501,16

RS 916,68

RS 00.80

RS 506,74

RS 2.341,87

RS 857,00

R$165,23

RS 1,003,43

RS 665,48

RS 14 774,55

0,01 %M3XKM 149,6093589 SINAPI2.4.39

0,01 %1 557,10mORSÊ

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.4.3.10

2.4.3 11

2.4.312

2.4.3.13

2.4.3.14

2.4 315

2.4316

2.4 3.17

2.4 3.18

6465

1,00 0,00%

0,01 %

0,03%

0,01 %

UN00000047

00001828

19826

15327

11929

16666

13476

14468

UN 3,00

^ Z ”
c wi ;5

UN 1,00

UN 1,00 oo-

0,00%UN 1,00
(X0,01 %

0,01 %

0,20%

UN 1,00
f—

UN 1.00
UN 3,00

n
c
■ü

c
i

NJ
4:.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU . MA

CNPJ: 01.612.S26//0001-40

OBJETO: IMPLANTAQAO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OEÂOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 - M,SBC ● 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,«S% (HORA) 89.90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT C/

S/BDI

R$ 3.261,00

R$ 476,83

RS 535,90

RS 786,30

RS 27,72

RS 16,65

RS 207,94

RS 39,13

DESCRIÇÃO TOTAL PESO(%)

0,06 %

0,02%

0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,02%

0,03 %

0,01 %

CÓDIGO UND QUANT.BANCOITEM BOI

UN 1,00 RS 4.049,50

RS 594,61

RS 665,48

RS 976,42

RS 34,42

RS 20,67

RS 258,21

RS 48,59

RS 4.049,50

RS 1.189,22

RS 665,48

RS 976,42

R$2 478,24

RS 1.468,24

R$2 323,69

RS 631,67

RS 6.594,06
RS 42 51

RS 3 154,26

RS 902,09

R$323,20

RS 29.76

R$61,08

R$1 368,14

RS 713,02

RS 9.890,07

RS 261,55

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

TUBO FoFo a FLANGES ON 100 PN10 ● L= 250

CURVADE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TOCO C/FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10
PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 k 90

ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ÁGUA
FLANGE AVULSO DN 100 PN10

ASSEI'/TAMENTO DÊ CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
CAIXAS DE VENTOSAS/DESCARGA

ESCAVAÇÁO MANUAL DE VALAS AF_03/2016
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326)

FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM RCSCA DIAM 1"

ADAPTADOR, PVC PBA, ABOLSAOEFOFO JE DN 100/DE llOmm

COLAR DE TOMADA, P\'C, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF. 06/2022
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1'"'

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO Ê INSTALAÇÃO. AF_08/2021
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

CAIXA DO CLORADOR

ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALAS AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_08/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSEf-TTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2.8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40CL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO OE 0,5 À 15 L/H E PRESÂO DE 0 Á 15 BAR
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA'FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF..08/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO GUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM RAMAL Dê DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_06/2022
TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALAEX3 EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO OUE POSSUA RESERVATÓRIO DÊ
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016
TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 80 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÃGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CAIXA DO MACROMEDIOOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020

REATERRO MANUAL C» VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

24319

2 4.3.20

243 21

2 4.3 22

2 4,3 23

2 4.3.24

24325

14464

13960

13476

13992

14242

16428

13856

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

UN 2,00

UN 1,00

UN 1,00

UN 72 00

72 00UN

UN 9,00

UN 13 00103133 SINAPI2.4.3.26

0,09%

0,00%

0,04%

0,01 %

2.4.4

RS 89,16

RS 1 270,04

RS 726,44

RS 65,07

RS 23,97

RS 24,60

RS 550,87

RS 574,19

RS 110,71

RS 1 577,13

RS 902,09

RS 80,60

RS 29,76

RS 30,54

R$ 684,07

RS 713,02

m’ 0,3893358 SINAPI

ORSE

ORSE

SIN«3|

SINAPI

2.4 4.1

2 4.4 2

2443

2.4 4.4

2.4 4.5

2.4 4.6

2.4 4.7

2448

2,00un5962

1.00un7065

0,00%

0,00 %

UN 4,0000000047

104034

052282

94501

059312

UN 1,00

0,00 %UN 2,00SBC

0,02%

0,01 %

0.14%

0,00%

UN 2,00SINAPI

UN 1,00SBC

2.4.S

RS 69,16

RS 3,23

RS 26,45

RS 2.160,08

RS 60,04

RS 110,71

R$4,01

R$32,84

RS 2.682,38

RS 74,53

m’ 2,36SINAPI2.4 5.1 93368

RS 2105 0,00 %

0,00%

0,04 %

5,25101617 SINAPI245.2

RS 77,58

R$2.616,49

R$ 449,20

2,362.4.53

2 4 5.4

93362

104463

SINAPI

Prôpno m’ 1,05

0,01 %m’ 6,032.4.55 103323 SINAPI

R$5,03 RS 6,30 RS 75.92 0,00 %12 052 4.5 6 87678 SINAPI

RS 742,82 0,01 %m’ 24 10 RS 24,82 R$30,822457 87547 SINAPI

RS 909,32

R$ 141,14

RS 2.736,28

RS 598,26

0,01 %

0,00%

1,00 RS 732,26

RS 113,66

RS 550,87

RS 240,89

R$909,32

RS 141,14

un2 4.5 8 8722 ORSE

M 1,00SINAPI2 4.5 9 94656

0,04%

0,01 %

RS 684,07

RS 299,13

UN 4,0094501 SINAPI2.4 5.10

UN 2,002.45.11 94688 SINAPI

0,00 %RS 6,38 RS 10,40 RS 20 80UN 2,0024512 89408 SINAPI

0,01 %R$214,18 RS 265,96 RS 531,92UN 2,0094701 SINAPI2.4.5 13

RS 234,43 RS 466,86 0,01 %UN 2,00 R$188,7924514 94702 SINAPI

0,00%2,00 R$15,66 R$19,44 RS 38.68UN24515 SINAPI103963

0,18%

0.01 %

RS 13.169,86

RS 415,16

RS 10,02

2.4.6
X X,

o
3,75 RS 89,16 RS 110,712.4 61 93358 SINAPI

0,00%

0,00%

0,00 %

0,01 %

m* 2,50 R$3,23 RS 4,01

RS 32,84

RS 2 682,38

R$74,55

2462 101617 SINAPI

RS 77.58

RS 335,29

RS 894,60

m’ 2,36 RS 26,45

RS 2.160,08

RS 60,04

93382

104488

SINAPI

Próprro

2.4.6 3

2.4.64 0,13

1200SINAPI2465 103323
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S26//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINPRA >027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNITC/

S/BDI
DESCRIÇÃO

CHAP1SCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA ÜNtCA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

JUNTA GIBAULT DN 100

HIDRÔMETROTiPOWCLTMANN HORIZONTAL Qn=60frp/h, Dn IXmm - COMPLETO

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÃGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021
ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

PINTURA COM TINTA ACRIlICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU P NCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020
POÇO PTP-16( TUBULAR PROFUNDO 08" x 248,00m|

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).
AF_07,'2020

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E ;.AJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, (XIAS DEMÃOS AF_03/2014
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO A=_07/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVÃÕO, COM BLOCO SEXTAVAOO DE 25 X 25 CM, ES*=ESSURA 6 CM AF_12/2015
PORTÃO DE ABRIR, 02 FCM.HAS COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,

MALHA 2" SEM REVESTIMENTCNCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS
ADUTORA DE ÃOUA TRATADA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZAtX) DIN 2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA,
REGISTROS E

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_.10/2018
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEAJMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG DE 1,5 M A2,5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM. BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA
AF_0Z'2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 5647)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO. 0,26 M’/POTÉNCIA: 86 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) OE 1* CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M», EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. M3XKM).

AF_07/2020
TESTE HIOROSTÂTICO EM REDE DE ÁGUA / A(X/TORA

ADAPTADOR, PVC PBA A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DÊ 110mm

CÓDIGO UND QUANT. TOTAL PESO(%)BANCOITEM
BOI

m* 24 00 R$5,0B RS 6,30 RS 151,20 0,00%87878 SINAPI2.4.6 6

R$ 24,62m' 24 00 RS 30,82 RS 739,68 0,01 %SINAPI2 4.6 7 87547

UN 4,00 RS 487,40

RS 478,83

RS 514,27

R$4 196,62

RS 39,'3

R$ 605,25

RS 594,61

RS 638,62

RS 5.211,36

RS 48,59

R$2 421,00

RS 1 169,22

RS 1 277,24

RS 5 211,36

RS 437,31

RS 122,72

R$122,72

0,03 %

0,02%

0,02%

0,07%

0,01 %

0,00%

0,00 %

2,63 %

0,02 %

0,01 %

0,00%

13425

13960

13892

16667

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.4.6 8

2469

2.4 6.10

24611

UN 2,00

UN 2,00

UN 1,00

UN 9,00103133 SINAPI2.4 6.12

2.4.7

R$30,89m’ 3,20 RS 38,35SINAPI2 4.7.1 100754

RS 192.607,11

RS 1.371,65

RS 429,79

RS 234,64

2.6

2.6.1

m’ 105,60 R$3,28

R$8,95

RS 4,07

R$11,11

2511 98524 SINAPI

m’ 21 122 5.1 2 100982 SINAPI

M3XKM 211,20 RS 2,70 RS 3,35 RS 707,52

RS 23.182,24

RS 5.532,40

0,01 %

0,32 %

0,08 %

93589 SINAPI2.51 3

2.6.2

m’ 2,06 R$2.160,06

R$60,04

R$2 682,38

RS 74,55

FTóprio2 5.21 104463

62 40 RS 4.651,92 0,06 %2.5 2 2 103323 SINAPI

m’ 124,80

124,80

R$ 4,56

RS 14,48

RS 83,25

RS 55,85

RS 556,29

RS 5,66

RS 17,98

RS 103,37

RS 706,36

RS 2.243,90

RS 545,79

RS 866.87

RS 8 635,00

RS 138.286,41

R$ 12 773,08

R$ 6.045,24

0,01 %67679 SINAPI2 5 2.3

0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,12 %

1.86%

0,17%

0,08%

2524 68489 SINAPI

m’ 5,28SINAPI2525 94992

m’ 12 50 R$69,35

RS 690,60

2526 92393 SINAPI

m’ 12 50100701 SINAPI2527

2.6.3

RS 10.285,94

RS 5,60

UN 1,00 R$ 12.773,08

RS 6,95

2.5.3.1 12032031 Próprio

SINAPI M 869,822.5.3 2 99063

m’ 596,50 RS 5,98 RS 7,42 R$4 426,03 0,06 %SINAPI2533 90091

669,82

869,82

669,82

R$6,54

RS 3,21

RS 55,23

RS 8,12

RS 3,98

R$ 88,53

RS 7 062,93

RS 3.461,88

RS 59.652,25

0,10%

0,05%

0,81 %

2534 101616 SINAPI

M97123 SINAPI2535

M2536 00036377 SINAPI

m’ 588,23 RS 13,17 R$9 617,56RS 16,35 0,13 %SINAPI2.5 3.7 104734

m’ 6,27 RS 6.95 RS 11,11 RS 91 87 0,00 %100982 SINAPI2.5.3 8

M3XKM 82 70 R$2,70

R$0,48

RS 65,07

RS 3,36 RS 277,04

RS513.19

RS 80.80

0,00%93589 SINAPI2539

R$0,59869,82 0,01 %

0,00%

ORSE

SINAPI

m2 5.310

25311

6465

00000047 UN 1,00 R$80,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.626//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AOUA NA ZONA URBANA 00 MUNICiPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 01/2024 ● M,SBC - 02/2024 - MA,ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARQOS SOCIAIS NAODESONERADOS : 112,08% (HORA) 69,90%(MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VM.ORUNITC/

S/BDI

R$155,76

R$ 1.885,87

R$ 690,13

RS 133,06

R$808,05

R$535,90

R$ 3.965,90

R$ 3.261,00

RS 478,83

R$ 535,90

R$ 786,30

RS 27,72

R$16,65

R$ 207,94

descriçAo

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
JUNTA DE OESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 CW 100

REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/VOLANTE DN 100 PN16

TAMPAO aço GALVANIZADO 10OMM (4')
TUBO FoFo CffLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

CURVA DE PÊ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10
TUBO FcíoC/FLANGES DN 100 PN10 - L=5800

TUBO FoFo C/FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TOCO a FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO ON 100 PN10
PARAFUSO C/ PORCAS PARA Fi_ANGES DN 20 x 90

ARRUELA BORRACHA P/FLANGES ON 100 PN10 P/ÁGUA

FLANGE AVULSO DN 100 PN10

ASSEf'lTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÁO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
CAIXAS OE VENTOSAS/OESCAROA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF ,03.'2016
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326)
FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM V’

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

COLAR OE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÁO PREDIAL DE ÁGUA. AF. 06/2022
NIPLE OUR-O GALVANIZADO l"'

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTAmÇÃO AF_08/2021
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

CAIXA DO CLORAOOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF. 03.'2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08.'2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR D€ SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023
EXECUÇÃO DE ES1TRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AFJ2/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1;3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H E PRESÃO DE 0 Ã 15 BAR
TUBO, PVC, SOLDÃVÊL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA.'Fl8ROClMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF..08/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLOÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DÊ EDIFICAÇÃO GUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVÊL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TÊ, PVC, SOLDÃVÊL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016
TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVÊL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÂO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIOOE FIBRAÃ^IBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÃVÊL, ON 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_06/2C22
CAIXA DO MACROMEDIDOR

UNO QUMIT. TOT/U. PESO (%)CÓDtOO BANCOITEM 8DI

R$ 674,32

RS 2.341,87

R$ 857,00

RS 165,23

RS 1 003,43

R$665.48

R$ 14 774,55

R$ 4.049,50

R$1.189,22

RS 665,48

RS 976,42

RS 2 476,24

RS 1 488,24

RS 2 323,89

RS 631,67

RS 6.594,06

RS 42,51

R$3154,26

RS 902,09

RS 323,20

RS 29.76

RS 61,08

R$1.368,14

RS 713,02

RS 9.860.07

RS 261,55

R$21,05

0,01 %

0,03%

0,01 %

0,00%

UN 4,00 R$168,58

RS 2.341,87

RS 857,00

RS 165,23

RS 1 003,43

RS 665,48

RS 4 924,85

RS 4 049,50

RS 594,61

RS 665,48

RS 976,42

R$34,42

RS 20,67

RS 258,21

2.5.312

2.5.3.13

2.5 3.14

2.5.3.15

25316

2 5.3.17

2.5.3.18

2.5.319

2.5.3 20

2.5.3.21

2 5.3.22

2.5.3 23

2.5 3.24

2.5.3 25

00001828

19826

15327

11929

16666

13476

14466

14464

13960

13476

13992

14242

16426

13856

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

UN 1,00

UN 1,00

UN 1,00

1,00 0,01 %UN

0,01 %

0,20%

0,06 %

0,02%

0,01 %

0,01 %

0,03%

0,02 %

0,03%

UN 1,00

UN 3,00

UN 1,00

UN 2,00
UN 1,00

1,00UN

UN 72 00

72 00UN

UN 9,00

UN 13 00 RS 39,13 RS 48,59 0,01 %

0,09%

0,00%

0,04 %

0,01 %

0,00 %

0,00%

0,00%

0,02 %

0,01 %

0.14%

0,00%

0,00 %

2.5.3 26 103133 SINAPI

2.5.4

RS 110,71

RS 1 577,13

RS 902,09

R$60,80

RS 29,76

RS 30,54

RS 684,07

RS 713,02

m’ 0,38 RS 89,16

RS 1 270,04

RS 726,44

RS 65,07

RS 23,97

R$24,60

RS 550,87

RS 574,19

254 1

2.542

2.5 4.3

2.5 4 4

2 5.4 5

2.5 4 6

2547

2.548

93358

5962

7065

00000047

104034

062282

94501

059312

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

2,00un

1,00un

4,00UN

UN 1,00

UN 2,00SBC

UN 2,00SINAPI

UN 1,00SBC

2.6.5

RS 89,16

R$3,23

RS 110,71m’ 2,36SINAPI2.5.5 1 93358

m’ 5,25 RS 4,01

R$32,84

RS 2 682,38

R$74,55

2552 101617 SINAPI

2,36 RS 26,45

RS 2 160,08

RS 77.58

R$2 816,49

RS 449,20

0,00 %

0,04%

rTV2.5 5 3

2554

93382

104488

SINAPI

Prtpno m’ 1,05

R$60,04 0,01 %nP 6,03103323 SINAPI2.5 5 5

0,00 %m* 12 05 RS 5,08 RS 6,30 RS 75,922.5.56 87878 SINAPI

0,01 %m’ 24 10 R$24,82 RS 30.82 RS 742,822 5.5 7 87547 SINAPI

R$732,26 R$909,32

RS 141,14

RS 684,07

RS 299,-3

RS 909,32

RS 141,14

0,01 %

0,00%

0,04%

0,01 %

1,008722 ORSE un2.5.5 8

M 1,00 RS 113,6694655 SINAPI2.5 5 9

RS 550,87

RS 240,89

RS 2.736,28

RS 598,26

UN 4,00SINAPI2.5.5.10 94501

2,00UNSINAPI2 5.6.11 94686

RS 8,38 RS 10,40 RS 20,80 0,00%UN 2,00SINAPI2.5.5.12 69408

RS 214,18 R$ 265,96 RS 531,92 0,01 %UN 2,002.5.513 94701 SINAPI

0,01 %RS 188,79 RS 234,43 RS 468,86UN 2,0094702 SINAPI2.5 514

0,00 %

0,18%

RS 15,66 RS 19,44 RS 38.88UN 2,00SINAPI2.5.5.15 103963

RS 13.159,862.6.8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.62S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPUJWtA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 ● MA,ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) e9,90%(MÉS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNrr VALOR UKITC/

S/BDI

R$ 89.16

DESCRIÇÃOCÓDIGO UND QUANT. TOTAL PESO(%)

0,01 %

0,00%

0,00 %

0,00 %

0,01 %

BANCOITEM BOI

ESCAVAÇAO VANUAL de valas. AF_03,/2016
PREPARO D6 FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_0a/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OÊ PERCUSSÃO AF ,08/2023
EXECUÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NÂO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

CHAPtSCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇ01:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40CL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS C€ PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TAÜSCAS AF_06/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÃGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

JUNTA GIBAULT ON10C

HIDRÔMETRO TIPOVI/CLTMANN HORIZONTAL Qn=60m’/h, Dn lOOmm - COMPLETO

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PiNCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFI.) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_O1/2020
POÇO PTP-ie< TUBULAR PROFUNDO 08" x 2S0,00m)
SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA /M=_05/2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA 0£ ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBAC€ 0,80 M’/111HP)EDESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDACE M3XKM)
AF_07.'2020

URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M ● 2
UTILIZAÇÕES. AFJO/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 03/2016
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS S LAJE.NÂO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12«021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇ01 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL D£ PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 05/2014
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO A=_07/2016

EXECUÇÃO D£ PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", E FECHAMENTO COM TELA ÊM AÇO GALVANIZADO,
MALHA 2‘ SEM REVESTIMENTO>NCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100, INCLUSIVE VÁLVULA,
REGISTROS E

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF_10«018
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEAJMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA
AF_02«I21
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATLiRAL) AF, 08/2020

ASSE/ÍTAMENTO DÉ TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÁO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

RS 415,16

R$10.02

trP 3,75 RS 110,7193358 SINAPI2 5.61

2,50 R$3,23 RS 4,01

R$32,84

RS 2 682,38

R$ 74,55

SINAPI2 5.6 2 101617

m’ 2,36 RS 26,46

RS 2.160,08

RS 77,58

RS 335,29

RS 094,60

2.5.6 3

2 5.6 4

93382

10448S

SINAPI

Pfòpno m’ 0,13

m’ 12 00 RS 60,04103323 SINAPI2.5.65

24 00 RS 5,06 RS 6,30 RS 151,20 0.00%SINAPI2.5.6 6 87878

m* 24 00 R$24,82 RS 30,82 RS 739,68 0,01 %2567 87547 SINAPI

UN 4,00 RS 487,40

RS 478,83

RS 514,27

R$4 196,62

RS 39,13

RS 606,25

RS 594,61

R$638,62

R$5.211,36

R$ 48,59

RS 2.421,00

RS 1 189,22

RS 1 277,24

R$5 211,36

RS 437,31

RS 122,72

RS 122,72

RS 224.929,33

RS 1.371,96

R$429,79

RS 234,64

0,03%

0,02%

0,02%

0,07%

0,01 %

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2566

2.569

256.10

2 5.6.11

13425

13960

13892

18667

UN 2,00

UN 2,00
UN 1,00

UN 9,002 5.6.12 103138 SINAPI

0,00 %2,6.7

RS 30,89rtl’ 3,20 RS 38,35 0,00 %100754 SINAPI2.5 7.1

3,07 %

0,02%

0,01 %

0,00%

2.6

2.6.1

rrp 105,60

21 12

RS 3,28

RS 8,95

RS 4,07

RS 11,11

2 6.1 1 98524 SINAPI

m’100982 SINAPI2.6.1 2

RS 2,70 RS 3,35 RS 707,52

RS 47.767,86

RS 1.977,70

RS 1.344,46

RS 6.675,10

RS 8 526,52

0,01 %M3XKM 211,2093569 SINAPI2.5 1 3

0,66 %

0,03 %

2.6.2

M 25 30 RS 62,95

RS 89,16

R$2.160,08

R$60,04

RS 78,17

RS 110,71

RS 2 682.36

RS 74,55

2621 99059 SINAPI

0,02%

0,09 %

m’ 121493358

104488

SINAPI

Prôpno

25.2.2

25.2.3 m’ 2,49

rrP 0,12%114,402524 103323 SINAPI

rrP RS 4,56

RS 14,48

RS 63,25

RS 55,85

RS 556,29

R$5,66 RS 1 295,00

RS4113,82

R$4 279,51

RS 10.908,75

RS 8.635,00

RS 145.864,82

R$ 12.773,08

RS 6 543,70

0,02%

0,06%

0,06%

0,15%

0,12%

1,99%

0,17 %

226,8087879 SINAPI2525

m' 228,80

41 40

R$17,98

R$103,37

RS 69,35

RS 690,80

88489 SINAPI2 6.2 6

m’SINAPI2.5.2 7 94992

m’ 157,30

12 50

92393 SINAPI2.5.2 8

m’100701 SINAPI2.6.29

2.6.3

UN 1,00 R$10.285,94

RS 5,60

R$12.773,08

RS 6,95

2631 12032031 Própno

SINAPI M 941,54 0,09%2.6 3 2 99063

m’ 655,27 RS 5,96 RS 7.42 RS 4 862,10 0,07 %2333 90091 SINAPI

RS 6,54 RS 7 645,30

R$3.747,32

0,10%

0,05%

m* 941,54

941,54

R$8,12

RS 3,96

SINAPI2634 101616

M RS 3,212.S.3.5 97123 SINAPI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.S12.526//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : 3INAPI ● 01/2024 - M.SBC -02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - S«r9Ípe,SEINFRA ● 027

ENCARQOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS ; 112,08% (HORA) 09,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT d

S/BDI

R$ 55,23

CÓDIGO DESCRIÇÃO

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DÉ AGUA (NBR 5647)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M’/POTÉNCIA. 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1’ CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULAMTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,60 MV111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULAMTE DE 10 M’. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE; M3XKM)
AF_07/2020
TESTE HIDROSTÃTICO EM REDE DE ÃGUA/ ADUTORA

ADAPTADOR, PVC PBA. A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE 1 lOmm

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN16

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')
TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L=5800

TUBO FoFo a FUNGES DN 100 PN10 - L'4000

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L* 250

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TOCO C/ FUNGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10
PARAFUSO a =ORCAS PARA FUNGES DN 20 x 90

ARRUEU BORRACHA P/ FUNGES DN 1O0 PN10 P/ ÁGUA

FUNGE AVULSO DN 100 PN10

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FUNGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021
CAIXAS DEVENTOSAS/DESCARQA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF^03/2016
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326)
FORNECIMENTO DÊ VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1"

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE llOmm

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA AF. 06/2022
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1'"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO /y=_08/2021
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCUUR T33 - 66CM

CAIXA CX) CLORADOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03.'2016
PREPARO DE FUNDO CE VAU COM URGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR OUE 2,5 M (ACERTO 00 SOLO NATURAL).

AF_08/2020
REATERRO MANUAL DE VAUS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DS CONCRETO ARMAIX), PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM =REPARO MANUAL AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DECONCSRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40CL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREMS, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2Ü14

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 A 15 UH E PRESÃO DE 0 À 15 BAR
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTAUOO EM RESERVAÇÃO OE ÁGüA DÊ EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, UTÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO AF_08/2021

TOTAL PESO (%)

0,88%

UND QUANT.

941,54

BANCOITEM
BOI

M RS 68,53 RS 64.570,8126.36 00036377 SINAPI

0,14 %rrp 646,19 R$13,17 RS 16,35 RS 10.565,20SINAPI2.6 3 7 104734

R$8,95 RS 11,11 RS 100,87 0,00%m’ 9,082636 100982 SINAPI

RS 304,18

RS 555,50

RS 80.80

RS 505,74

RS 2.341,87

RS 857,00

RS 165,23

R$1 003,43

RS 665,46

RS 14.774,55

RS 4 049,50

RS 1 189,22

RS 665,46

RS 976,42

RS 2 478,24

RS 1.488,24

RS 2 323,89

R$ 631,67

RS 8.694,06

R$ 42,51

RS 3.154,26

RS 902,09

RS 323,20

R$ 29.76

RS 61.08

RS 1.368,14

RS 713,02

RS 9.890,07

RS 261,55

0,00%M3XKM 90 80 RS 2,70

R$0,48

RS 65,07

RS 135,76

RS 1.885,87

RS 690,13

R$ 133,06

RS 808,05

RS 535,90

RS 3.965,90

R$3 261,00

RS 478,83

RS 535,90

RS 786,30

RS 27,72

RS 16,65

RS 207,94

RS 39,-3

R$3,35

R$0,59

RS 80.80

R$168,56

R$2.341,87

RS 857,00

R$165,23

R$1.003,43

RS 665,48

RS 4.924,85

R$4 049,50

RS 594,61

RS 665,48

RS 976,42

RS 34,42

R$20,67

RS 258,21

R$48.59

93589 SINAPI2639

0,01 %

0,00%

0,01 %

0,03%

0,01 %

941.54ORSE

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.6.310

2.6311

2.6.3.12

26313

2.6 3.14

2.6.3.15

2.6 3.16

2 6,3.17

2.6318

26319

26320

2 6 321

2.6 3.22

2.6 3 23

26 3 24

2.6 3 25

6465 m

UN 1,0000000047

00001828

19826

15327

11929

16666

13476

14468

14464

13960

13476

13992

14242

16428

13856

UN 3,00

UN 1,00

UN 1,00

0,00%UN 1,00

0,01 %

0,01 %

0,20 %

UN 1,00
UN 1,00

UN 3,00

0,06%UN 1,00

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,02%

0,03 %

UN 2,00

UN 1,00

UN 1,00

UN 72 00

72 00UN

UN 9,00

0,01 %

0,09 %

0,00 %

0,04%

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,14%

0,00%

0,00 %

0,00 %

0,04 %

0,01 %

UN 1300263 26 103133 SINAPI

2.6.4

RS 110,71

R$1 577,13

RS 902,09

RS 80,80

RS 29,76

RS 30,54

RS 684,07

R$713,02

m’ 0,38 Rses.ie

RS 1.270,04

RS 726,44

R$65,07

RS 23,97

RS 24,60

RS 550,87

RS 574,19

2.6 4 1

2642

2.6.4 3

2.6 4 4

2.6.4 5

2.6.4 6

2.6.47

2.6.4 8

93358 SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

2,005962 jn

1,007065 un

UN 4,0000000047

104034

052282

94501

059312

1,00UN

UN 2,00SBC

UN 2,00SINAPI

UN 1,00SBC

2,6.6

R$ 110,71

R$4,01

R$32,84

R$2.662,38

R$74,55

nP 2,36 RS 89,16

R$3,23

RS 26,45

RS 2.160,08

R$60,04

93358 SINAPI2.6.5 1

5,25 RS 21.052.6 5 2 101617 SINAPI

RS 77,58

RS 2.816,49

RS 449,20

m’ 2,362 6.5 3

2654

93382

104463

SINAPI

Própoo rrP 1,05

6,032.6.55 103323 SINAPI

0,00 %RS 5,08 RS 6,30 RS 75,92m' 12 052.6.56 87878 SINAPI

» T' *0
0,01 %RS 24,82 RS 30,82 R$742,82m' 24 1087547 SINAPI2 6 5.7

O

0,01 %

0,00%

0,04%

1,00 RS 732,26 RS 909,32 RS 909,32

RS 141,14

RS 2.736,26

2.6.58 8722 ORSE un

o:
RS 113,66

R$550,87

RS 141,14M 1,00SINAPI2.3 5 9 94655

S-
RS 684,07UN 4,00SINAPI265.10 94501

c

O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 8URITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.526//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% {HORA} 68.90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UMT C/

S/BDI
CÓDIGO DESCRIÇÃO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN110 MM INSTALADO EM RESERVAÇAO DE ÁGUA DE EDIFICAÇAO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FlBRA/FlBROClMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DfSTRIBUlÇAO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO. AF_06/2022
TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇAO DE ÁGUA DE EDIFKCAÇAOQUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA-FIBROOMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_06/2016
TÉ OE REDUÇAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇAO DE ÁGUA DE EDIFICAÇAO OLE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FI6RA/FI8ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

BUCHA DE REDUÇAO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, ON 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ● FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2Q22
CAIXA DO MACROMEDIDOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR OUE2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08.'2020

REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_OÔ/2023

EXECUÇAO DE ESTRUTURAS OE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E wAJE.NÂO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE
ASSErJTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12«321
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1,2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONElRA 400L,
APLICADA MANUALMET/TE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFoO FLANGES ON 100 PN10 - L= 250

JUNTA GIBAULT DN 100

HIDRÔMETRO TIPOWCLTMANN HORIZONTAL CKi=60m’/h, Dn lOOmm - COMPLETO

ASSENTAMENTO OE CONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NAO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
ABRIGO PARA QUADRO EI^TRICO
APLICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRIlICA EM PARECES, DUAS DEMAOS AF_06/201 4
POÇO PTP-17{ TUBULAR PROFUNDO 08~ X 260,OOm) - NA AREA DOS RESERVATÓRIOS
SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDACE. M3XKM)
AF_07/2020
ADUTORA DE ÃGUA TRATADA

FORNECIMENTO E MOfJTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100. INCLUSIVE VÁLVULA,
REGISTROS E

LOCAÇÃO D6 REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
ESCAVAÇAO manual de VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR OJE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NAT1.KAL). AF_08/2020

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÁO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR OE SOLOS DE PERCUSSAO AF..08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÁO BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF_07/2020
TRANSPORTE CXOM CAMINHÁO BASCULANTE DE 10 M», EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)
AF_07/2020
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

TOTAL PESO(%)UNO QUANT.ITEM BANCO
BOI

UN 2,00 R$ 240,69 RS 299,13 RS 596,26 0,01 %2.6.5.11 94686 SINAPI

RS 8,38 RS 10,40 RS 20,80 0,00%UN 2,002.6.5.12 89408 SINAPI

RS 631,92 0,01 %94701 SINAPI UN 2,00 RS 214,16 RS 265,962.6.513

UN 2,00 R$188,79 RS 234,43 RS 466,86 0,01 %2.6.5.14 94702 SINAPI

2,00 RS 15,66 RS 19,44 RS 36,88

RS 13.169,66

RS 415,16

R$10 02

0,00%UN2.6.5.15 103963 SINAPI

0,18%

0,01 %

0,00 %

0,00%

0,00 %

0,01 %

2,6.6

2.6.6.1 m’ 3,75 RS 89,16

RS 3,23

RS 26,45

RS 2.160,08

RS 60,04

RS 110,71

RS 4,01

RS 32,84

R$2 682,38

RS 74,55

93358 SINAPI

m’ 2,502 5.6 2 101617 SINAPI

R$77 58

RS 335,29

RS 894,60

tTP 2,362.5.6 3

2.6.6 4

93382

104489

SINAPI

Próprw m’ 0,13

12002.5 6.5 103323 SINAPI

RS 151,20 0,00 %24 00 RS 5,08 R$ 6,302.S.6.6 87678 SINAPI

RS 30,82 RS 739,68 0,01 %m’ 24 00 RS 24,822 6.6 7 87547 SINAPI

RS 605,25

RS 594,61

R$638,62

RS 5.211,36

RS 46,59

RS 2 421,00

RS 1.189,22

RS 1 277,24

RS 6.211,36

RS 437,31

RS 290,91

RS 290,91

RS 78.799,11

RS1.371,96

RS 429,79

RS 234,64

0,03%

0,02 %

0,02 %

0,07 %

0,01 %

0,00%

0,00%

1.06%

0,02%

0,01 %

0,00%

UN 4,00 R$ 487,40

RS 478,83

R$514,27

RS 4.196,62

13425

13960

13892

18667

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2 3.6.8

2.6 6 9

266.10

26.6.11

UN 2,00

UN 2,00

1,00UN

UN 9,00 R$ 39,13SINAPI2.6 6.12 103133

2.6.8

RS 14,48 RS 17,98m’ 16 182 6.8.1 86469 SINAPI

2.7

2.7.1

2.7 1.1 105,60 RS 3,28

RS 8,95

RS 4,07

RS 11,11

SINAPI98524

21 122.7.1.2 100982 SINAPI

R$ 2,70 RS 3,35 R$ 707,52

RS 62.086,62

RS 12.773,08

RS 386,50

RS 2.475,47

RS 453,90

RS 222,48

R$1 456,77

RS 36,71

R$12,42

0,01 %

0,71 %

0,17 %

0,01 %

0,03%

0,01 %

0,00%

0,02%

0,00%

0,00 %

M3XKM 211,202.7 1,3 93589 SINAPI

2.7.2

RS 10.285,94

RS 5,63

RS 89,16

R$6,54

R$12.773,08

RS 6,95

RS 110,71

RS 8,12

RS 3,96

R$66,53

RS 32,84

RS 11,11

12032031 UN 1,002.7 2.1 Próprio

M 55 90

22 36

55 90

2.7.22

2.7 2 3

2.7 2 4

99063

93358

101616

SINAPI

SINAPI

SINAPI

m*

rrt'

M 55 90 RS 3,21

RS 55,23

RS 26,45

RS 6,95

2.7 2 5 97123 SINAPI

M 21 242.7.2 6

2 7.2.7

00036377

93382

SINAPI

SINAPI

» T» 1-

8rrr’ 1,12

rrP 1,122 7.2 8 100982 SINAPI

RS 3,35

RS 0,59

RS 37.45 0,00%M3XKM 11 18 RS 2,70

RS 0,43

2 7.2 9 93589 SINAPI

RS 32.98 0.00 %55 902 7.2 10 6465 ORSE m
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.626//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE AOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.S8C ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 -Sergipe.SEINFRA ● 027

ENCARQOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNtT VALOR UNIT C/

8/BDI

RS 65,07

R$135,76

R$1.886,87

R$ 690,13

R$133,06

R$ 808,05

R$ 535,90

R$ 3.965,90

R$3.261,00

RS 478,63

RS 535,90

R$786,30

R$27,72

R$16,65

R$ 207,94

RS 39,-3

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT. TOTAL PESO(%)ITEM BANCO
BOI

UN 1,00 R$80,80

R$ 168,58

RS 2.341,87

R$ 857,00

RS 165,23

RS 1.003,43

R$ 665,48

RS 4.924,85

RS 4 049,50

R$594,61

RS 665,48

RS 976,42

RS 34,42

R$20,67

RS 258,21

RS 80,80

RS 505,74

R$2.341,87

RS 857,00

RS 165,23

RS 1.003,43

RS 665,48

R$14.774,55

RS 4.049,50

RS 1 189,22

RS 665,48

RS 976,42

RS 2 478,24

R$1.488,24

RS 2.323,89

RS 631,67

RS 9.890,07

RS 261,55

R$21,05

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,00%

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

ADAPTADOR, PVC PBA. A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE 110mm

CURVA PVC PBA, JE, P8, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NSR 10351)

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100

REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN16

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')
TUBO FoFoC/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÃGUA DN 100 PN10
TUBO FoFoC/ FLANGES DN 100 PN10 - L=5800

TUBO FoFoC/ FLANGES DN 100 PN10 - L=4000

TUBO FoFoC/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA ON 100 PN10

TOCO a FLANGES E ABA OE VEDAÇÃO DN 100 PN10
PARAFUSO a =>ORCAS PARA FiJVNGES DN 20 x 90

ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES ON 100 PN10 P/ ÁGUA

FLANGE AVULSO DN 100 PN10

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÁO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021
CAIXA DO CLORAOOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03.'2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

AF_08,'2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
EXECUÇÃO DÊ ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E iJLIÊ,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO (DE BLOCOS CERÂMICOS FURAÍX3S NA VERTICAL OE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AFJ2/2021
CHAP1SCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇ01:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40CL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

HIPOCLORA(XiR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO OE 0,5 A 15 L/H E PRESAO DE 0 À 15 BAR
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRATIBROCIMENTO FORNECIMENTO Ê INSTALAÇÃO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08íM21
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, ON 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DÊ DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROOMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

TÉ DE REDI^ÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FCRNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

BUCHA OE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CAIXA DO MACRÕMEDIOOR
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO CE VAI A COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,6 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF .08/2023

EXECUÇÃO OE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLLH FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AFJ2/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.626//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M,SBC - 02/2024 ● MA,ORSE ● 01/2024 ● Sergipe.SEINFRA-027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 69,90% (MêS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNrr VALOR UNIT C/

S/BOlDESCRIÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRLFTURAS C€ CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1;2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONSIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

TUBO FoFo a FLANGES O1100 PN10 - L= 250

JUNTA GIBAULT DN 100

HIDRÔMETRO TIPO WCLTMANN HORIZONTAL Qr=60m’/h, Dn lOOmm - COMPLETO

ASSENTAMENTO DE COJEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÂO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRIlICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNIDADES DE RESERVAÇÃO

UNIDADE 01 - RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO ELEVADO CAP_1.000,OOM3, TORRE DE 10,00M

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, U-|LIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS POMTALETADAS A CADA 2.00M ● 2
LfTILIZAÇOES AF_10/2018
MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTOCU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)
AF_06/2017
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE EN HJLHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE M3XKM) AF .07/2020

INFRAESTRUTURA

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE. SEM FLUIDO ESTABILtZAMTE, COM 40CM CE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR
CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) AF_01/2C20

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5 4,5 (CIMENTO/ /WEIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA Bl.OCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇOCA.50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGABALDRAMÊ OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM ■ MONTAGEM AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGABALDRAMÊ OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM-MONTAGEM. AF_06G017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06G017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM AF_0&2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM AF_05/2021
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS AF.09/2023
MESOESTRUTURA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA CE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PlUR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENaONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM AF_06/2022

ARMAÇÃO DE oiLAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENOONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM AF 06/2022

TOTAL PESO(%)CÓDIGO UND QUANT.BANCOITEM BOI
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S2S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÃQUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 ● S«rglp«,SEINFRA . 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,08% (HORA) 69,90% (MÉS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT 0/

S/BDIDESCRIÇÃO

ARMAÇAO de pilar ou viga de ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -

MONTAGEM A=_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE 06 ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO ITTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGE M.
AF_06/2022

ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 8,0 MM - MONTAGEM
AF_06/2022

ARMAÇAO DE i-AJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
AF_06'2022

ARMAÇÃO DE LAJE DÊ ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
AF_06.'2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE lAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM
AF_06,'2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM-MONTAGEM AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS. PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 OE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06A>022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES 6 FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS OE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM -DE FÔRMA DE PILARES RETANGU.ARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-OIREITO DUPLO, EM

CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTOCOM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA OE
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/202
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA lAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM AF_09/2020
FORMA DESLIZANTE, EM CHAPA COMP “LASTIFiCADA, INCL REUTILIZAÇÃO DA FORMA E CETODOS OS EQUIPAMENTOS OE
DESLOCAMENTO

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRimjRAL AF_09/2021

CIMBRAMENTO METÁLICO

ENSAIOS E PROVAS DE CARGA

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO (10 PONTOS) 16 TIROS

TUBLACãES,CONEXÕES,ACE8SÓRiOS
EXTREMIDADE RFC/ ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN10
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10

TUBO FoFoC/ FLANGES DN 400 PN10 - L»5800

TUBO FoFo a FLANGES DN 400 PN10 - L»3000

CURVA DÊ PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10
CURVA FoFo90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10

TOCO C/FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN10
TUBO FoFo a FLANGES DN 300 PN10 ● L=5800

TUBO FoFo a FLANGES DN 300 PN10 - L=4500

EXTREMIDADE PF a ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN10
TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=2000

TE FoFo FF DN 300 X 300 PN10

REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E R.ANGE DN 300 PN10

TOTAL PESO (%)CÕDIQO UNO QUANT.BANCOITEM
BDI

0,17 %RS 9.85 RS 12,23 R$12.768,12KG 1 044,0092765 SINAPI3.1.4 7

RS 12,40 R$ 15,39 RS 8.726,13 0,12%KG 567,00SINAPI3.1 4.8 92769

RS 3 825,08 0,05 %KG 266,00 RS 11,58 R$ 14,3892770 SINAPI3.1.49

RS 10,25 R$12,72 RS 10 061,52 0,14 %KG 791,0092771 SINAPI3.1 4.10

RS 8,57 RS 10,64 RS 19 098,80 0,26 %KG 1.795,0092772 SINAPI3 1.4.11

RS 8,39 R$ 10,41 R$52.601,73 0,72%KG 5.053,00SINAPI3 14 12 92773

0,57 %RS 9,70 R$12,04 R$41.778,60KG 3.470,0092774 SINAPI31.413

R$13,53 R$ 16,80 R$8 316,00 0,11 %KG 496,0092917 SINAPI31.414

R$11,72 R$33.319,50 0,45%KG 2.290,00 R$ 14,5531 4 15 92919 SINAPI

R$ 48 564,80 0,66 %KG 4 064.00 R$ 9,63 R$ 11,95SINAPI3 1 416 92921

R$9,17 RS 11.38 RS 64 968,42 0,89 %KG 5.709,003.14 17 92922 SINAPI
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RS 6.724,38

RS 270.80S.62

RS 5.769,16

RS 19.535,01

RS 42 641,82
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RS 235,64

R$925,20

RS 1.339,70

RS 13,39

RS 589,73

RS 2 241,46

m'92453 SINAPI3 1 4.21

0,19 %103,33m’92268 SINAPI3.1 4,22

2,53%

3,39%

0,12%

0,15%

0,05%

0,09%

3,70%

0,08%

0,27%

0,58 %

0,13%

0,53%

0,05 %

0,08%

0,06 %

0,61 %

0,13%

0,06%

0,06 %

0,07%

0,16 %

m’ 787,66

266,08

3 1.4,23 110320Í41 Prôpno

m’3.1.424

3.1.4,25

3.1.4.26

3.1.4.27

31 428

11032025

89993

040338

031260

031181

Prôpfio

SINAPI 6,51m’

M3/M 800,80SBC

UN 6,00SBC

3,00UNSBC

3.1.S

1,00 R$ 4.645,81

R$15.731,21

R$11 446,24

R$7.834,16

R$15.731,21

RS 2.780,31

RS 2.334,66

RS 3.655,70

R$8960,11

R$7.767,64

RS 3 273,08

R$3 482,55

R$4 351,70

R$4 719,97

RS 5.769,16

R$19.535,01

RS 14.213,94

R$9.728,45

RS 19.535,01

RS 3.452,58

R$2.899,20

R$4.539,64

RS 11 126,66

R$ 9.645,85

RS 4.064,51

RS 4 324,63

RS 5 403,94

R$5 861,25

UN3.1.51

3.1.5.2

3.1.5,3

3.1.5 4

3155

3.1.56

31.5.7

3.1.5 8

3.15 9

3.1.510

3 1.5 11

3.1.5.12

3.1.5.13

3.1514

13818

I3482

I4534

I4528

I3482

I3480

I3429

I3996

I4S12

14509

13816

14316

13662

15153

SEINFRA

SÊINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

UN 1,00

UN 3,00

UN 1,00

2,00UN

UN 1,00

2,00UN

» T -C
C 3?' r

UN 1,00

UN 4,00
UN 1,00

1,00UN

UN 1,00

1,00UN

UN 2,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S2S//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÀO OE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÀQUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC ● 02/7024 ● MA.ORSE ● 01/2024 - Serglpa.SEINFRA - 027

ENCARQOS SOCIAIS NAO DESONERADOS : 112,e8*^ (HORA) 69,00% (MÊS) BDI: 24,16%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT C/

8/BOI

R$2 015,00

R$ 2.604,15

R$ 009,33

R$ 005,86

RS 4 947,69

R$ 27,72

R$ 45,26

RS 70,15

RS 33,41

RS 147,76

RS 27,72

RS 45,26

RS 313,03

RS 989.64

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT, TOTAL PESO (%)

0,03%

0,09%

0,03 %

0,02%

0,00%

0,16%

0,11 %

0,02%

0,00 %

0,01 %

0,08 %

0,06%

0,01 %

0,07%

0,00%

ITEM BANCO
BDI

RS 2 502,32

RS 6.467,66

RS 2.010,04

R$1.100,06

RS 6 144,04

RS 11.978,16

RS 8 092,80

R$1.132,43

RS 165,92

RS 733,92

RS 6 057,92

RS 4.046,40

RS 777,44

R$4 916,72

RS 194,36

UN 1,00 RS 2.502,32

R$3.233,83

R$1.005,02

RS 1.100,06

R$6144.04

R$34,42

R$56,20

R$87,11

R$41,43

RS 183,48

RS 34,42

RS 56,20

RS 308,72

RS 1.229,18

TUBO FoFoC/ FLANGES DN 300 PN10 - L= 500

JUIVTA D£ DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 ON300

CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10

EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10
TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 ● L=3500

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 27 X 120

ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 PI ÁGUA

ARRUELA BORRACHA P/FLANGES DN 150 PN10 P/ÁGUA

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 400 PN10 P/ÁGUA

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120

FLANGE AVULSO DN 150 PN10

FLANGE AVULSO DN 300 PN10

ASSENTAMENTO DE CONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÁO

INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÁO
INCLUI O FORNECIMENTO) AF_09/2021

ASSENTAMENTO OE CONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO
INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2O21
REVESTIMENTO

IMPERMÊABILI2IMPERMEABIUZAÇÃO DÊ SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS,
REFORÇADA COM VÉU C« POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DÊ PROJEÇAO ARGAMASSA
TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2 8, PREPARO MANUAL, AP.ICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DÊ 35 MM. AF_06/2014

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1222017

MASTR01 % PARA SPDA ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 36 MM», NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017
ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2'" DE ACO COM GUARDA CORPO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

ESPESSURA OE 'lOCM* AF_07/2019

URBANIZAÇÃO OA ÁREA DOS RESERVATÓRIOS
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF.,05/2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M» - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA OE 0,80 M»/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE OE 10 M», EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
LOCACAO CCX-JVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M. - 2

UTILIZAÇÕES AF_10/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016

REATERRO MANUAL DE VAlJkS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% FÇDRA E€ MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO AF_05/2021

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DÊ CONCRETO ARMA(X>, PILARES.VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE
ASSErTTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS CE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014

13969

14007

1342$

13813

14321

14242

14244

16437

16429

16439

14242

14244

13857

13860

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

3.1.5.15

3.1 5.16

3.1.5.17

3.1.518

3.1.5.19

3.1.5.20

3.1.5.21

3.1 5 22

3.1.5 23

3 1 5.24

31.5.25

3.1.5 26

3.1.5.27

31.5.28

UN 2,00

UN 2,00
UN 1,00

1,00UN

346,00

144,00

13 00

UN

UN

UN

UN 4,00

UN 4,00

176,00
72 00

UN

UN

UN 2,00
UN 4,00

4,00 R$39,13 R$48,59UN31.529 103130 SINAPI

R8 109,93 R$ 136,51 R$ 2.730,20 0,04 %UN 20 003 1.5 30 103142 SINAPI

R$ 166,64 R$ 194,51 R$ 1 556,08

RS162.3B0.B8

R$ 80.879,19

0,02 %UN 8,003.1.5.31 103144 SINAPI

2,22 %

1,10%

3.1.6

R$81,84m* 986,26 R$ 65,9198556 SINAPI31.6.1

R$6 512,63 0,09%m» 986,26 R$ 5,31 R$ 6,593.1.6 2 104410 SINAPI

R$ 61,11 R$75,63 RS 74.989,16

RS 39.146,82

RS 184,00

R$160,96

RS 219,81

RS 3.478,59

RS 477,54

RS 32 256,49

RS 2.372,53

RS123.411,76

RS 4.293,85

R$2 344,21

1,02 %m» 966,263 163 8779S SINAPI

0,63%

0,00%

0,00%

0,00%

0,05%

0,01 %

0,44%

0,03%

1,89%

0,06 %

0,03%

3.1.7

RS 184,00

R$160,96

RS 219,81

FfS 83,22

R$159,18

RS 1.588,99

R$ 199,54

UN 1,00 RS 146,18

RS 129,62

R$177,31

RS 67,02

R$128,19

R$1.279,59

RS 160,69

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

31.71

3 172

3 173

3 174

3 175

3 1 7.6

969SS

96987

96986

96973

96986

111700

1,00UN

1,00UN

M 41 80

3,00UN

20 30MSBC

m» 11 893.1.77 100324 SINAPI

3.2

RS 3,28 R$ 4,07

RS 11,11

m» 1.055,00

211,00

3.2.1 98524 SINAPI

RS 8,95m’322 100982 SINAPI

RS 7.068,50 0,10%M3XXM 2.110,00 RS 2,70 R$3,35323 93589 SINAPI

R$5 276,47

R$3.587,00

R$ 731,51

R$ 7 393,37

RS 19.333,25

RS 24.258,57

0,07 %

0,05%

0,01 %

0,10%

0,26%

0,33%

M 67 50 R$ 62,95

RS 89,16

R$ 26,45

RS 586,03

RS 2 160,06

R$60,04

R$78,17

R$110,71

R$32,84

R$ 730,21

R$2 682.38

3.2 4 99059 SINAPI

32 40

22 28

10 13

3 2.5 93358

93382

102487

104480

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Pfbpno

S.2.6

m»3.2 7

328 7,21

325,40 RS 74,55m»3.2 9 103323 SINAPI

RS 3 683,52 0,05%650,80 R$ 4,56 RS 5,66m»32.10 87879 SINAPI
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.ei2.625//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÀOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 ● Sergipe,SEINFRA ● 027

ENCARQOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 66,90% (MÊS) BOI: 24.18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UWT O

S/BOIDESCRIÇÃO TOTAL PESO (%)UNO QUANT.CÓDIGOITEM BANCO BDI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONdRA 40CL,
APLICADA MANUALMEfíTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TAüSCAS AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÃTEX ACRIliCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAIX) IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVAIX) DE 25 X25 CM, ESPESSURA 6 CM. AFJ2/2015
PORTÃO DE /^RlR, 02 FOLHAS COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO T, E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA 2" SEM REVESTIMEMTOiNCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

EDIFICAÇÂO(OUARrTA OE SEGURANÇA |
LOCACAO CO^JVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03.'20l6
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO AF_05/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M’ ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA OE 0,80 MV111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE. M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. M3XKM)
AF_07.'2020
EXECUÇÃO DE ESTRLTURAS DÊ CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM AD;TIVO
IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM AF_06/2018

0,14%R$ 24.62 R$ 30,82 R$10 028,82m’ 325,4087547 SINAPI32.11

0,08 %

0,04 %

0,25 %

0,12%

0,64%

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

R$ 14,48 RS 17,98

R$ 103,37

RS 69,35

RS 690,60

R$5 850,69

RS 2 635,93

RS 18.291,06

RS 8 635,00

R$47.130,01

RS 1 066,56

m’ 325,40

25 50

SINAPI3 2.12 88469

RS 83,25

RS 55,85

RS 556,29

nySINAPI3 2.13 94992

m’ 263,753 2.14 92393 SINAPI

12 50100701 SINAPI3 2.15

3.3

1390 RS 62,95

R$89,16

RS 588,03

RS 26,45

R$8,95

RS 78,17

RS 110,71

R$ 730,21

RS 32,84

RS 11,11

M99059 SINAPI3 3.1

RS 393,24

R$1.729,13

rrF 3,553 3.2 93358

102487

93362

SINAPI

SINAPI

SINAPI

m’ 2,373.3 3

RS 38,88m’ 1,183.3.4

RS 26.302,373.3.5 100982 SINAPI

RS 3,35 RS 99,16 0,00 %

0,06%

0,01 %

M3XKM 29 60 R$2,70

RS 2 160,08

R$51,89

336 93569 SINAPI

R$2.682,38

RS 64,43

RS 4 425,92

RS 762,85

m’ 1,65Prôpno

SINAPI

3.3 7 104489

m’ 11 84985623 3.8

X -r -Z
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.526//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO OE ÀQUA NAZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 ● M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Serglp«,SEINFRA - 027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,08% <HORA) 68,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UMT O

S/BOI
CÕDIOO DESCRIÇÃO

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHlMENTO*CAPA) = (8+4) AF_11/2020

PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO L=250M

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM OREPARO MANUAL AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA

TRAÇO 1,3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO OE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2.8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO C.G
TALISCAS AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20

CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_02/2023_PE
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALME/JTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MCLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO Ar_07/2016

PONTO OE CONSUMO TERMINAL DE ÃGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, Df'l 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
ÃGUA INCLUSOS RASGO ECHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO OE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÃGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL OE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS AF_10/2015
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÂVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AFJ2/2014
PONTO DE ESGOTO COM TUBO OE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL OE 0 100 MM iVASO SANITÁRIO)
PONTO OE ESGOTO COM TUBO DE PVC rIGIDO SOLDÁVEL DE 0 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS OE LAVAR, ETC. )
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 40 MM [LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC .)

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉR'E N, ESGOTO PREDIAL, TOO MM (INST RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT, PRUMADA ESG SANIT , VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL CONEXÕES E CORTES,
FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS AF_10/2015
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALAtXO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CCNEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA.
PRÉDIOS AFJO/2015
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DÊ INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CCNEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA

PRÉDIOS AFJO/2015
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AFJ2/2014
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
O,6XO,0XO,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRiCA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL
COM ELETROCUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AFJ1.'2022
CAIXA RETANGULAR 4‘ X0' MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_03.G023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM’, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2C15
ELETRODUTOFLEXÍVELCORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO AFJ2/2015
DISJUNTOR MONOf=OLAR TIPO DIN, CORRENTE f-IOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_O4/20l6

PESO(%)UND QUANT. TOTALBANCOITEM
BDI

R$216,68

R$157,06

R$ 60,04

R$ 269,07

RS 195,03

R$ 4.681,81 0,06%

0,04 %

0,05%

m’ 17 403.3.9 101963 SINAPI

R$ 3.139,98M 161033.10 090685 SBC

m* 51 80 R$ 74,55 R$ 3.861,69103323 SINAPI33.11

RS 652,68 0,01 %/rP 103,60 R$ 5,08 R$ 6,303312 87878 SINAPI

0,01 %m* 11 40 R$ 42,14 R$52,32 RS 596,4487532 SINAPI3 3.13

0,01 %m’ 11 40 R$64,00 RS 79,47 R$905,95SINAPI3314 93395

R$3 174,44 0,04%m’ 92 20 R$27,73 RS 34,433315 87548 SINAPI

RS 863,35 0,01 %m’ 8,40 R$ 82,77 R$102,78SINAPI3 3.16 94993

3,00 RS 138,61 R$172,12 RS 516,36 0,01 %UNSINAPI3 3.17 89957

RS 998,64 0,01 %M 18 00 R$ 44,08 R$ 55,4391785 Próprio3 3.18

0,00 %1,00 RS 44,31

R$ 102,73

R$112,16

R$ 72,42

RS 55,02

R$127,57

R$ 139,28

RS 89,93

R$55,02UN3 3.19 89972 SINAPI

0,00 %

0,00 %

0,00%

R$127,57

RS 139,20

R$179,86

1,00pt3 3.20

3 3 21

3 3 22

1683 ORSE

ORSE

ORSE

1,001678 un

2,001679 un

R$1 061,52 0,01 %M 1200 R$ 71,24 RS 88,46Própno3 3 23 91794

0,01 %6,00 R$95,87 RS 119,05 RS 714,30M3 3 24 91793 Própno

RS 377,64 0,01 %M 4.00 RS 76,03 RS 94,4191792 FTópno3 3 25

0,00%1,00 RS 48,93 RS 60,76 RS 60,76UNSINAPI3 3.26 0S7O7

0,01 %RS 619,47 RS 769,25 RS 769,25UN 1,003 3.27 102622 SINAPI

0,06 %R$ 591,43 RS 734,43 RS 4 406,58UN 6,003 3 28 97902 SINAPI

RS 711,68 0,01 %UN 4,00 RS 143,26 RS 177,923 3.29 104477 SINAPI

0,00 %RS 17,91 RS 22.24 RS 66,72UN 3,003 3.30 92866 SINAPI

jç r “
0.01 % S l/r o

Çf p
0,01 % r

R$4,13 RS 5,12 RS 591,36M 115,503 3.31 91926 SINAPI

iO'^126,50 R$6,76 RS 8.39 RS 1 061,33M3 3.32 91929 SINAPI

c
0,00%

0,00%

RS 6,53

RS 11,41

R$ 8,10

R$14,16

RS 237,33M 29 303 3.33 91844 SINAPI

RS 26,32UN 2,0093654 SINAPI3 3.34

n
c

J

c

o
NJ
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PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S26//0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE ÁOUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,S8C - 02/2024 - MA,ORSE ● 01/2024 ● Serglp«,SEINFRA - 027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,SS% (HORA) 60.90% (MÉS) BDI: 24,10%
PLANILHA orçamentaria SINTÉTICA

VALOR UNIT VALOR UNIT C/

S/BOI
CÓDIGO DESCRIÇÃO TOTAL PESO (%)UNO QUANT.BANCOITEM

BOI

TOMADA MÉDIA 06 EMBUTIR (1 M&X/LO), 2P+T20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ● FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AFJ2/2015
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSC6S 35X35 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
PORTA DE alumínio DE ABRIR COM LAMBRl, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_O0/2O15
PINTURA LÁTEX ACRIliCA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_,04/2023
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_10/2016
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SLSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013
DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

REOE DE DISTRIBUIÇÃO
LOCAÇÃO DE REDE DE ÀGUA OU ESGOTO AFJO/2018
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF, ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/^JMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A2.5M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M’/POTÈNCIA. 8$ HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1 5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE. M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE10M’ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. M3XKM)
AF_07/2020
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÃGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

COM NÍVEL ALTO OE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMETTTO) AF_11/2017

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC P8A PARA REDE DE ÁGUA, ON 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AFJ1/2017

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÃGUA, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL ALTO OE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AFJ 1/2017
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÃGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AFJ 1/2017
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÃGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO 06 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AFJ 1/2017
ASSENTAMENTO DE TUBO (3E PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÃGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,

INST/\LADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AFJ1/2017
ASSEITTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017
ASSENTAMENTO DE TLiBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC F>BA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REOE DE AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 5647)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 7665)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

RS 39,83 RS 49,46 RS 148,38 0,00%UN 3,003 3.35 91997 SINAPI

R$ 67,13 RS 134,36 0,00%UN 2,00 RS 54,103 3.36 92023 SINAPI

RS 584,90 0,01 %9,75 RS 48,31 R$ 59,993 3.37 87737 SINAPI

RS 69,72 RS 86,57 RS 844,05 0,01 %m* 9,753 3 38 93389 SINAPI

RS 891,71 RS 3.255,52

RS 1.657,75
RS 97 66

RS 95 54

RS 605,56

0,04%

0,02%

0,00 %

0,00 %

0,01 %

(tA 2,94 RS 1 107,32

R$17,93

R$97,66

RS 95,54

RS 593,69

3 3.39 91338 SINAPI

fiA 92 20 RS 14,48

RS 78,65

RS 76,94

R$478,09

88489

95544

95545

190276

SINAPI

SINAPI

SINAPI

3 3 40

3 3 41

3 3.42

3343

1,00UN

UN 1,00

1,02UNSBC

R$ 365,62 RS 365,82 0,00 %UN 1,00 RS 294,5986942 SINAPI3 3 44

R$ 762,64

RS 15,93

RS 2.241.260,12

RS 186 176,82

0,01 %

0,00%

30.60%

2,54 %

UN 1,00 RS 630,25

RS 12,83

R$ 782,64

RS 15,93

86932 SINAPI3 3 45

UN 1,003 3 46 00007608 SINAPI

4

M 26.788,32 RS 5,60 RS 6,9599063 SINAPI4.1

1,22%R$ 5,98 RS 7,42 RS 89.264,4212.030,254.2 90091 SINAPI

RS 1Z.‘7 RS 16,35 RS 192.760,63 2,63 %m’ 11 789,6443 104734 SINAPI

RS 8,95 RS 11,11 R$2673,12 0,04 %m’ 240,60100982 SIN/U=I4 4

R$8.060,26 0,11 %M3XKM 2.406,05 R$2,70 R$3,3593589 SINAPI45

RS 39.809,48 0,54 %M 17 537,22 R$ 1,83 R$ 2,2746 97121 SINAPI

RS 2,53 RS 8 958,73 0,12%M 2.853,10 RS 3,1447 97122 SIN/ikPt

R$9.942,43 0,14 %M 2.498,10 R$3,21 RS 3,9697123 SINAPI4.8

RS 11.380,60 0,16%M 1 993,10 R$4,60 RS 5,719712749 SINAPI

0,21 %RS 9,50 RS 11,79 RS 15.444,90M 1 310,0097128 SINAPI4 10

R$11,67 RS 7 272,53 0,10%M 501,90 RS 14,4997129 SINAPI411

RS 1.297,63 0,02%M 75 40 R$13,86 R$17,21412 97130 SINAPI :o T *0

g-=^'5
RS 440,70 0,01 %

4,05%

1,37%

1,95%

3,49 %

3,89 %

1950 R$18,20

RS 13,64

RS 28,32

RS 46,04

RS 103,38

RS 175,20

R$22,60

R$16,93

RS 35,16

R$57,17

RS 128,37

RS 217,56

nM97132 SINAPI413

OC3RS 296.905,13

R$100.314,99

RS 142.616,37

RS 255.654,24

RS 285.003,60

M 17 537,22

2.853,10

2.498,10

1.993,10

1 310,00

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

4.14 00036084

00036373

00036374

00009826

00009829

●§iM415

M416

M4.17

M n418

C

c
lu

ru
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.626//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA OE ABA8TECCIMENTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA,ORSE ● 01/2024-Ssrgipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BOI: 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT Cl

S/BDI

R$378,75

R$378,75

R$ 324,55

RS 12,89

RS 43,52

R$ 65,07

R$ 6,66

R$ 30,43

R$ 71,85

RS 94,99

RS 178,73

RS 348,09

RS 93,83

RS 271,70

R$ 85,01

RS 134,52

RS 24,08

R$15,72

RS 27,69

RS 20,46

RS 94,79

RS 44,74

RS 75,33

RS 63,65

RS 36,71

R$2 877,01

R$3 791,00

RS 1.524,07

RS 1 808,08

RS 871,17

RS 690,36

RS 731,45

RS 1 130,04

RS 621,84

RS 966,22

RS 86,71

R$18,87

R$47,31

R$43,38

R$51,95

R$26,50

RS 3 546,05

RS 5.704,61

RS 474.64

RS 637,43

R$2,503,06

RS 648,30

RS 908,88

RS 945,29

RS 1 145,09

RS 2.492,42

RS 559,15

RS 357,33

CÓDIGO DESCRIÇÃO

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REOE DE AGUA (NBR 7665)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 400

ADAPTADOR, PVC PBA. PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM

ADAPTADOR, PVC PBA. PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM

ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100/DE 110 MM

CAP, PVC PBA, JE, DN 50/DE 60 MM, PARARECC DE AGUA (NBR 10351)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, OJ 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 65 MM, PARA REOE AGUA (NBR 10351)

CURVA 22 SO’ PBA COM PONTA E BOLSA DN 50

CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 75

CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 100

CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50

EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 50 PN10

EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM (NBR 10351)

EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100/OE 110 MM (NBR 10351)

REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X5C / DE 110 X 80 MM, PARA REDE DE AGUA

REOUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50/IDE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA

REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / OE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
TE OE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TE DE RE(X«AO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DÊ 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA ON 200 x 200

CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 250
CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 150

CRUZETA JE FoFoA^VC BBBB DN 200 x 150

CRUZETA JE FoFoff>VC BBBB DN 150 x 100

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 50

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB (ON 150 x 75

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB ON 200 x 100

CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 50

CRUZETA JE FoFtVPVC BBBB DN 200 x 75

CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 100

CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 50

CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 75

CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 50
CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 X 75
CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 75 x50
CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 250
CRUZETA FoFc. JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 300

EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 150 PN10

EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 200 PN10

EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 400 PN10

REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 250 x 100
REDUÇÃO PONTAJBOLSA JE FoFo DN 253 x 200
REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FcFo DN 250 X 150
REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN SO^O X 200
REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 403 x 250
REDUÇÃO PONT A/BOLSA JE FoFo ON 160 x 100
REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 50

UND QUANT. TOTAL PESO (%)BANCOITEM
BOI

3,22%

0,48%

0,11 %

0,00%

0,00%

0,01 %

0,00%

0,01 %

0,00 %

0,03%

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,02%

0,01 %

0,04%

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,06 %

0,00 %

0,02%

M 501,90

75 40

19 50

RS 470,33

RS 470,33

RS 403,02

RS 16,00

R$54,04

RS 80,80

RS 8,29

RS 37,73

RS 89,22

RS 117,95

RS 221,94

RS 429,77

RS 116,51

R$ 337,39

R$105,56

R$ 167,04

RS 29,90

RS 19,52

R$34,33

R$25,40

R$ 117,71

RS 55,55

R$ 93,54

R$79,04

RS 45,58

RS 3.572,67

RS 4 707,66

R$1.892,59

R$2.245,27

R$1081,81

RS 857,28

R$908,31

RS 1.403,28

RS 1.020,56

RS 1.224,60

RS 107,67

RS 23,43

R$ 58,74

R$53,86

RS 64,51

RS 32,90

RS 4 403,48

RS 7.083,98

RS 589,40

RS 791,66

R$3.108,29

RS 805,06

R$1 128,64

R$1 173,86

RS 1 421,97

RS 3 095,06

RS 694,35

R$ 443,73

RS 236.058,62

RS 35 462,66

RS 7.868,89

R$128,00

RS 162,12

RS 969,60

RS 49,74

RS 642,26

RS 176,44

RS2241,05

R$443,68

R$429,77

RS 349,53

RS 1.349,56

R$ 844,48

R$2.672,64

RS 1.255,80

RS 878,40

RS 412,56

RS 889,00

RS 4,708,40

RS 222,20

R$ 1.122,48

RS 316,16

RS 866,02

R$10 718,01

RS 32.953,62

RS 7.570,36

RS 4.490,54

RS 4.327,24

RS 4 286,40

RS 7.268,48

RS 6.419,68

RS 4 082,24

RS 3.674,04

RS 323,01

RS 820,05

R$117,48

RS 484,74

RS 193,53

RS 592,20

RS 4.403,48

RS 7 063,98

RS 4.715,20

RS 4,749,36

R$ 12.433,16

RS 11.270,70

RS 2.267,28

RS 8.217,02

RS 1.421,97

R$3.095,08

RS 3.471,75

R$3 549,84

00009827

00009627

063038

00000052

00000043

00000047

00001206

00001845

00001824

13107

13108

13109

13110

13793

00003076

000030''6

00011321

00020327

00011323

00007048

00041892

00007088

00011376

00011379

00011493

13499

13503

13495

110591

13528

13526

13527

13531

13529

13530

13104

13102

13103

13106

IS026

13105

110576

13511

13762

13763

13767

17142

14045

14044

14047

14052

14040

111254

SINAPI

SINAPI M

MSBC

UN 8,00SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

UN 3,00

1200UN

UN 6,00

UN 1700

2,00UN

UN 1900

2,00UN

1,00UN

UN 3,00
UN 4,00

8,00UN

UN 16 00

42 00

45 00

1200

35 00

40 00

UN

UN

UN

UN

UN

UN 4,00
UN 12 00

0,00 %UN 4,00

0,01 %

0,15%

0,46%

0,10 %

0,06%

0,06 %

0,06 %

0,10%

0,11 %

0,06 %

0,05%

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00%

0,01 %

0,06 %

0.10%

0,06 %

0,06%

0,17 %

0,15%

0,03 %

0,11 %

0,02%

0,04%

0,05%

0,05%

UN 19 00

UN 3,00
UN 7,00

4,00UN

UN 2,00

UN 4,00

UN 5,00
UN 6,00

UN 6,00

UN 4,00

UN 3,00

UN 3,00

UN 35 00

UN 2,00

9,00UN

UN 3,00

UN 1800

UN 1,00

1,00UN

UN 8,00

UN 6,00
"cUN 4,00

1400 çrUN

UN 2,00

7,00UN
C

UN 1,00

UN 1,00

UN 5,00

UN 8,00 n

c
-D

c

o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.S2S/flX»01-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÂOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPlO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 ● M.SBC ● 02/2024 ● MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINPRA ● 027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
VALOR UNIT VALOR UNIT Cl

S/BOI

RS 635,70

R$1.837,63

R$ 1.420,47

R$ 1.778,60

R$ 2.990,19

R$4.291,28

R$0,48

DESCRIÇÃOCÓDIOO TOTAL PESO(%)

0,08 %

0,72%

0,10%

0,24%

0,20%

0,22 %

0,22 %

10,42%

UNO QUANT.BANCOITEM
BOI

REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 x 100
CAIXA PARA REGISTRO, TIPO II. PARA DIÂMETROS DE 150 A 200MM

REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA PI TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 80
REGISTRO DE GAVETA C/BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/VOLANTE DN 100
REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE C»! 150
REGISTRO DE GAVETA Cl BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA PI TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 200
TESTE HIOROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

UN 7,00 R$ 789,41

R$2 281,96

R$ 1.763,93

R$ 2.208,66

R$ 3.713,21

R$ 5.328,91

R$0,59

R$5 525,67

R$ 52 485,08

R$ 7.055,72

R$17.669,28

R$ 14.852,84

RS 15.986,73

R$15.805,10

RS 763.384,30

4.72 14041

5958

15053

15090

15117

15059

SEINFRA

ORSE

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

ORSE

23 004 73 un

UN 4,004 74

UN 8,004.75

UN 4,004.76

UN 3,004 77

26 786,324 78 6465 m

LIGAÇÕES DOMICILIARES
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA

VALA = 0,65 M, COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO
COMPACTADO. AF_06/2022

6

R$ 209,31 R$ 259,92 RS 330.098,40 4,51 %UN 1 270,005 1 104114 SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, £M PVC DN 25 (%), PARA l MEDIDOR FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) AF_11/2016

HIDRÔMETRODN20 (14), 1,5 MW FORNECIMENTO E INStÃlAÇAO AF_1'/2016

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CADASTRO DE REDES DE ÁGUA / ADUTORAS

CADASTRO DE LIGAÇÓES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA

R$ 248.767,60

RS 184.518,30

RS 66.312,13

R$44,962,13

RS 11.350,00

3,40 %

2,52%

0,77%

0,61 %

0,15%

UN 1.270,00 R$ 157,74 RS 195,88

R$145.29

52 97741 SINAPI

RS 117,00UN 1 270,0053 95673 SINAPI

6

RS 1,39

R$7,32

R$1,72

R$9,0S

26140,78

1.250,00

6098 ORSE

Própno

m

UN62 73677

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

6.898,662.02

1.424.828,91

7.323.390,93

R$

R$

RS

£éáJ.

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MA 112025108-7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU . MA

CNPJ: 01.ei2.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÀOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE B
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC. 02/2024. MA,ORSE - 01/2024 ● Sergipe.SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 60,90% (MÊS) BDI: 24,18%

CRONOORAMA FÍSICO E FINANCEIRO

2* MÊS

RS 51.070,27

7* MÊS 8* MÊS4* MÊS

RS 61.070,27

6* MÊS 8* MÊS

RS 51.070,27

3* MÊS1* MÊS

R$236.874,67

DESCRIÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E IMPLANTAÇÃO DE
CANTEIROS

Total Por Etapa

R$606.112,83

ITEM

RS 61.070,27 RS 61.716,67RS 61.070,27R$51.070,271

RS 40.423,87

12,60%

RS 0,00

0,00%

RS 3.863,73

10,00%

RS 6.682,87

10.00%

RS 40.423,87

12,60%

RS 0.00

0,00%

RS 7.927,47

20,00%

RS 13.365,33

20.00%

RS 40.423,87

12,50%

RS 0,00

0.00%

RS 3.963,73

10,00%

RS 6.682,67

10.00%

RS 40.423.87

12.60%

RS 0,00

0,00%

RS 3.963,73

10,00%

RS 6.682,67

10,00%

RS 40.423,87

12,50%

RS 0,00

0.00%

RS 3.963,73

10,00%

RS 6.682,67

10.00%

RS 40.423,87

12,50%

RS 0,00

0,00%

RS 3.963,73

10,00%

RS 6.682,67

10.00%

RS 40.423,87

12,60%

RS 0,00

0,00%

RS 3.963,73

10,00%

RS 6.682,67

10,00%

RS 323.390,84 RS 40.423,87

12,60%

RS 175.258,00

100,00%

RS 7.927,47

20,00%

RS 13.366.33

20.00%

PROJETO EXECUTIVO1.1

MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA RS 176.268,001.2

IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS RS 39.637,341.3

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ,MÁQUINAS E
EQUIPAMENTO DE APOIO A OBRA

RS 66.826,662-2

SERVIÇOS DE MELHORIAS DAS UNIDADES DE

CAPTAÇÃO .TRATAMENTO E ADUTORA DE ÀOUA
TRATADA

RS 176.260,39 RS 176.260,39 RS 176.250,39RS 176.250.39 RS 176.260,39RS 176.260,39RS 176.260,39 RS 176.250,39RS 1.410.003.102

RS 22.047,8$RS 22.047,86 RS 22.047,86 RS 22.047,86RS 22.047,85RS 22.047,8$ RS 22.047,86POÇO PTP.07( TUBULAR PROFUNDO 08" x 200,00m) RS 176.382,78 RS 22.047,852.1

12.60%12,60% 12,60% 12,60%12,60% 12,60%12,60%12,50%

RS 22.620,17RS 22.620,17 RS 22.620,17RS 22.620,17 RS 22.620.17RS 22.520,17 RS 22.520,17RS 180.161,37 RS 22.520,17POÇO PTP-08( TUBULAR PROFUNDO 08* X 200,00m)2.2

12,60%12,50% 12,60% 12,60%12,50%12,60% 12,60%12,50%

RS 32640,74RS 32.640,74 RS 32.640,74 RS 32.640,74RS 32.640,74RS 32.640,74 RS 32.640,74RS 261.126,91 RS 32640,74POÇO PTP-09( TUBULAR PROFUNDO 08~ x 220.00m)2.3

12,60% 12,60%12,60% 12,60%12,60% 12,60%12,50% 12,60%

RS 37.249,69RS 37.240,69 RS 37.249,69RS 37.249,69 RS 37.249,69RS 37.249,69 RS 37.249,69RS 297.997,49 RS 37.249,69POÇO PTP-13( TUBULAR PROFUNDO 08" x)2.4

12,50%12,50% 12,60% 12,50%12,60%12,50% 12,60%12,60%

RS 24.076,89RS 24.076,89 RS 24.076,69 RS 24.076,89RS 24.076,89 RS 24.075,89RS 24.076,89POÇO PTP-15( TUBULAR PROFUNDO 08“ x 248,00m) RS 192.607,11 RS 24.076,892.6

12,60% 12,60%12,60% 12,60%12,60% 12,60%12,60% 12,60%

R$28.116,17 RS 28.116,17RS 28.116,17 RS 28.116,17RS 28.116,17RS 28.116,17 RS 28.116,17RS 224.929,33 R$28.118,17POÇO PTP-16( TUBULAR PROFUNDO 08“ x 260,00m)2.6

12,60%12,50% 12,60% 12,60%12,60% 12,60%12,50%12,50%

POÇO PTP-17( TUBULAR PROFUNDO 08“ x 250,00m) -
NA ÃREA DOS RESERVATÓRIOS

RS 6.589,89 RS 9.699,89RS 9.599,89 RS 9.699,89RS 8.689,39 RS 9.699.89RS 9.699,89 RS 9.688,89RS 76.799,112.7

12,50%

RS 344.867,96

12,50%

12,60%

RS 269.687.07

12.60%

12,60%

RS 269.697.07

12,60%

12.60%

RS 344.887.96

12,60%

12,60%

RS 269.697,07

12.50%

12.60%

RS 269.597.07

12,60%

12.50%

RS 269.697.07

12,60%

12.50%

RS 269.687.07

12,60%

UNIDADES DE RESERVACÃO RS 2.247.318,36 » r 33

p-UNIDADE 01 ● RESERVATÓRIO DE CONCRETO

ARMADO ELEVADO CAP_1.000,00M3, TORRE DE
10.00M

RS 260.697,07 RS 269.697,07 CDRS 269.597,07 RS 259.697,07RS 268.697.07 RS 259.697,07RS 268.697,07 RS 269.697,07RS 2.076.776.693.1

c
12.50%

RS 0,00

12.60%

RS 61.706,88

12,60%

RS 61.706,88

12,60%

RS 0,00

12.50%

RS 0.00

12,60%

RS 0,00

12,50%

RS 0,00

12.60%

RS 0,00URBANIZAÇÃO DA ÃREA DOS RESERVATÓRIOS RS 123.411,763.2

n

c
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CNPJ: 01.612.626//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECC1MENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE B
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024 ● M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Serelpe,SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,88% (HORA) 89,90% (MÊS) BOI: 24,18%

CRONOGRAMA PlSICO E FINANCEIRO

3’MÊS 3* MÊS

60,00%

RS 23.585,01

60,00%

RS 280.167,62

12,50%

RS 95.423,04

12,50%

R$58.312,13

100,00%

r MÊS

50,00%

RS 23.685,01

60,00%

RS 280.167,62

12,50%

RS 96.423,04

12,60%

R$0,00

0.00%

4‘MÉS 6* MÊS

0.00%

RS 0,00

0,00%

RS 280.157,62

12,60%

RS 95.423,04

12,60%

RS 0,00

0,00%

2* MÊS1* MÊS 6* MÊS

0,00%

RS 0,00

0,00%

RS 280.157,62

12,60%

RS 96.423,04

12,60%

RS 0,00

0,00%

DESCRIÇÃO Total Por EtapaITEM

RS 0,00EDIFIÇAÇÃO(OUARITA DE SEGURANÇA} RS 0,00 R$0,00RS 0,00RS 47,130,013.3

REDE DE DISTRIBUIÇÃO R$280.167,52

12,60%

RS 96.423,04

12,60%

R$0,00

0.00%

RS 280.167,52

12,50%

RS 96.423,04

12,60%

RS 0,00

0,00%

R$280.167,62

12.50%

RS 96.423,04

12,60%

RS 0,00

0,00%

RS 280.167,62

12,50%

RS 05.423,04

12,50%

RS 0,00

0.00%

RS 2.241.260.124

LIGAÇÕES DOMiaUARES RS 783.384,306

RS 66.312,13SERVIÇOS COMPLEMENTARES6

13,88%

RS 1.014.727.69

100.00%

RS 7.323.390.93

11.78%

RS 882.498.28

73.20%

RS 6.360.884.08

12.94%

RS 947.789.16

88.14%

RS 6.308.66324

11.78%

RS 862.498.28

49.66%

RS 3.636.89752

11.78%

RS 882.498.28

61.43%

RS 4598.396.80

11.78%

RS 862.498.28

26.09%

RS 1.910.800,96

11,78%

RS 882.498.28

37.87%

RS 2773.39924

Porcantageir
Cucto

Pofcantagam Acumulado
Custo Acumulado

14.32%

RS 1.048.402.68

14.32%

RS14)4a402,K

dUC:^ RAFAEL DA CONeElçÃO PEREIRA
Cc^

ENGENHEIRO CIVIL-CREA-MA 112025108-7
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PREFSTURA MUNICIPAL OE SURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.S25//0001-40

OBJETO: IMPLANTAC&O DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE AOUA NA ZONA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BA NCOS iSINAPI *0112024-M,SBC-D2/2024-MA.O RSE-D1I2024-Se rglpe,SEINFRA-02T

ENCAROOS SOCIAIS NÂO DESONERADOS : 112,E8S (HORA) 69.8DX (MÊS) BOI: 24,16V.
CURVA ABC

PESO

ACUMULA

DO(%)

CLASSIPKAÇVALOR UNIT aVALOR UNIT

61 BOI
PESO ('A ITOTALUND QUANT.DESCRIÇAOCÓOlOO AoBANCO(TEM BOI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA OE LIGAÇÃO PREDIAL OE ÃGUA, REDE DN SO MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA
VALA = 0.65 M: COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATÉRRO

COMPACTADO. AF_C6/2022

A4,51 %RS 330.096 40 4,S1 ●*RS 259.921.270,00 RS 209.31UNSINAPI5.1 104114

A4,42 «

4.05%

3.69%

3,49%

6.92%

12.96%

16,67%

20,36%

RS 323.390 94

RS 16.93

RS 217,56

R$128,37

RS 323.390 94

RS 296.905 13

RS 265.003 60

RS 2SS.S54 24

RS 260.421,12

RS 13.64

RS 17S.20

RS 103.36

RS 157.74

UND 1.D0ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO E PROJETO EXECCUTIVO
TUBO PVC PBA J0, CLASSE12. DN -30MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 6647)

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM. PARA REDE DE AGUA (NBR 7E65)
TUBO PVC DEFOFO, JB. 1 MPA, DN 150 MM. PARA REDE OE AGUA (NBR 7E6S)

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE Agua-ENTRADA INDIVIDUALIZADA EM PVC ON 25 (Í4). PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HORÕMETRO). AFJ1/2018

CONCRETAGEM OE RESERVATÓRIOS. FCK=3D MPA. COM USO OE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
TUBO PVC DEFOFO, JB, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7t6S)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADBRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRC 0,26 NP/POTÉNCIA 68 HP),
LARGURA DE 0,6 A 1.5 M PROFUNOOADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE1‘ CATEGORIA. COM PLACA VIBRATÓRIA.
AF 08/2023

ProprD
SINAPI

SINAPI

SINAPI

1.1.1 1055S

0003 »64

0OQO9S29

00009S26

A17.S37.22

1.310,00

1.993,10

M
4.14

AM
4.18

AM
4,17

A23,76%RS 248.767 60 3.40%

3.39%

3.22%

RS 195.66

RS 925.20

RS 470,33

1.270,00

266.06

501.90

UNSINAPI5.2 97741

27,15%

30 37%

ARS 246.027 61

RS 236.058 62

RS 745,05

RS 376 75

fir*
Ptópro
SINAPI

3.1.4.24 11032325

00009827
AM

4.19

A33,00%fiS 19Z760 63 2.63%RS 18.3511.780.64 RS 13,17itP
SINAPI4.3 104734

A35.54%2.54%RS 6.95 RS 186.178 82RS 5.60M 26,788,32LOCAÇÃO OE REDE DE ÃGUA OU ESGOTO- AF_10í2018
FORMA DESLIZANTE, EM CHAPA COMP.PLASTIFICADA, INCLREUTIUZACAO DA FORMA E OETODOS CS EQUIPAMENTOS DE
DESLOCAMENTO

SINAPI4.1 99063

A2,53%

2.52%

2.31 %

1,95 %

38.08 %RS 165.604 20RS 169.76

RS 117,00

RS 10.05

RS 46.04

RS 235.64767.66m*
110320241 PrópfJO3.1.4,23

A40.60%RS 164.516 30R$ 145,29HIDRÔMETRO ON 20 (VS). 1.5 W/H FCRNECIIk«NTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMAOC, EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2D22
TUBO FVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM. PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

CONCRETAGEM DE BLOCOS DECOROAM6NTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA. COM USO OE JERICA LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS OtVERSASDÊCONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_0Ô/2D22
TUBO PVC PBA JB, CLASSE 15, OnIoO MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

ESCAVAÇÃO MECANIZADA OE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTAJJTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVAOBRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A Z5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021
TUBO PVC P8A JB, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

IMPERMEABUZIMPERMEABILIZACÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRI2A / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

EMBOÇOOU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 12 8, PREPARO MANUAL, APUCADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS OE
FACHADA (SEM PRESENÇA OE VÃOS). ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014
ESTACA ESCAVAOA MECANICAMENTE SEM FLUIDO ESTABIUZANTE, COM 40CM DE OlAneTRO, CONCRETO LANÇADO POR
CAMINHÃO BETCNBRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBIUZAÇÃO). AF_01/2020
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS OE CONCRETO ARMADO, EXCETC VIGAS, FILARES. LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 CE 16,0 MM - MONTAGEM. AF.OS/2022

TUBO PVC PBA JB, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
TUBO PVC PBA JS, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

ENCARREGADO GERAL OE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMAÇÃO DE LAJE OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO LfTILIZANOO AÇO CA-50 OE 18,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

CaTxA PARA REGISTRO, TIPO II, P/LRA DIÂMETROS DE ISO A 2D0MM

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 16,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01612.S2S/n;0D1-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIHENTO DE ÁOUA NA ZONA URBANA OO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI ● 0112024 ● M,SBC-02^024 - HA.ORSE >0112024 ● S«rglp«,SaNFRA-027

ENCARGOS SOCUIS NAo DESONERADOS : 112.E8K (HORA) E9.M% (MÊS) BOI: 24,18%
CURVA ABC

PESO

ACUMUU

DO(%)
63.98 H

64.S9 %

65.17%

65.74 S

CLASSIFICACVALOR UNITC/VALOR UNIT

8/BDI
PESO (%)TOTALDESCRIÇAO UND QUANT.CÓDIGO AOITEM BANCO BOI

A0.61 %

061 %

0.S8U

0,57%

0,S6K
o.se%

0.55%

0,54%

0.53%

0.51 %

0.50%

0.46%

0.46%

RS 1,72
n$ 11.126,66

RS 14.213,94

RS 44.66213

RS 44.S0e.S4

RS 42.641,32

CADASTRO DE REDES DE AGUA / ADUTORAS 26.140,76 RS 1.3B

RS 6.960.11

RS 11.446.24

ORSE

SEINFRA

SEINFRA

6003

14512

I4S34

6.1
A4.00UNTUBO FoFd Cl FLANGES ON 300 PN10 ● L=SB0C

TUBO FoFo a FLANQES ON 400 PN10 > L=SB0C

ARMAÇAo OE laje DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 OE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF 06n022

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRACO 1:4.S:4,5 (CIMENTCW AREIA MÊDIAJ BRITA 1) ● PREPARO MANUAL AF_07/2016
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, ON 100 MM. PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
SERVENTE DE OBRAS COM 0JCARGOS COMPLEMENTARES

ASSENTAMENTO OE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL ALTOOE INTERFERÊNCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
CURVA DE Pé 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 9AL0RAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM AF_06/2017
TUBO PVC OEFOFO, JB, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE OE AGUA (NBR 7t65)

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017

ARMAÇÃO OE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_0W2022
CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA ON 250 « 250

ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"' DE ACO COM GUARDA CORPO

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR OE AGREGADOS
ACOPLADO -CHP DIURNO. AF_02/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03Í2016
TUBO PVC PBA JS. CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06raJ17
ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃWCOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X36 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO OE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
GUINDAUTO HDRÁUUCO, CAPACIDADE MAXIMA OE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO OE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 7.60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA OE 169 CV - CHP DIURNO. AF_03/2O16
CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÃGUA ON 400 PN10

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ARMAÇÃO DE LAJE OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
EXECUÇÃO OE PAVIMENTO EM RSOINTERTRAVAOO, COM BLOCO SEXTAVADO OE 25 X 25 CM. ESPESSURA 6 CM. AF_12/2CI15
REGISTRO DÊ GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA B4BORRACHAOA P; TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN IX

ARMAÇÃO OE RLAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_0e«)22

REATÊRRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVAD0RA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO, 0,26 M^/POTÈNCIA: 66 HP),
LARGURA DE0,8 A 1,5M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DEI* CATEGORIA.COM PLACA VIBRATÓRIA.
AF_06/2023

ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 25 MM - MONTAGEM. AF_06J2017
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
REGISTRO DE GAVETA O BOLSAS E CUNHA EMBOHRACHAOA PI TUBOS DE FERRO DÚCTIL Cl CABEÇOTE ON 2X
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÃGUA/ ADUTORA
ASSENTAMENTO DETUBO DE PVC OEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÃGUA, DN 2X MM. JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (HÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2D17
MOSILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
REGISTRO DE GAVETA Cl BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL Cl VOLANTE DN 150

EXECUÇÃO 06 ALMOXARI=ADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELBRAS, AF_02Z2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.52SJJ00Q1-40

OBJETO: IMPLANTAli^O DE SISTEMA DE ABASTSCCIMENTO DE AQUA NA ZONA URBANA DO MUNIClPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SI NAPI ● 01/2024 ● M,SBC-02/2024 - MA.ORSE ● 01/2024 - Sarglp«,SEINFRA-027

ENCARGOS SOCIAIS NÂO DESONERADOS : (HORA) 89,90% (MÊS) BOI: 24,18%
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA

00(%)

76,69 %

79,10%

76,30%

79,49 %

79,66%

79,66%

CLASSIFICACVALOR UNIT

il BDI

VALOR UNIT a
DESCRICAO TOTALUNO QUANT.BANCOITEM CÓDIOO AoBDI

0,20%

0.20%

0.20%

ARS 3.965,90

RS 3,665.80

RS 3.985.90

RS ^924.65

RS 4,924.eS

RS 4.924,65

RS 14,774,35

RS 14.774.55

RS 14.774.35

RS 14.246.35

RS 13.691,68

RS 13.262.44

UN 3,00TUBO FoFo a FL4NGES DN 100 PN13 ● L:S60C

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10- L=560C

TUBO FoFo a FLANGES DfJ 100 PN10- L°S60C

MONTAGEM E CCSMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PÊ-OIREÍTO DUPLO. EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTIUZACÕES. AF_OS/2020
FABRICACAo OE Fôrma FAHA lajes, em chapa de NAOBRA compensada plastificada. E = 18 LW. AF_09-2020

ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 0X19X30 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2D21

HÊATEHRO MECANIZADO OE VALA COM RETROESCAVAOSRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M'/POTÊNCIA 68 HP>,
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDDAOE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA.
AF_06/2023
FORNECIMENTO £ MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100 INCLUSIVE VÃLVULA.
REGISTROS E

FORNECIMENTO E MONTAGEM OE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, ON100 INCLUSIVE VÃLVULA.
REGISTROS E

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, ON 10O INCLUSIVE VÃLVULA.
REGISTROS E

FORNEGll«MTO £ MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440. ON 100 INCLUSIVE VÃLVULA.
REGISTROS E

FORNECIMENTO E MONTAGEM OE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVAMZAOO DIN 2440, DN 100 INCLUSTVE VAlVUCA.
REGISTROS E

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100 INCLUSIVE VAlVL>LA,
REGISTROS E

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 100 INCLUSÍ/E VÃLVULA,
REGISTROSE

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM-
MONTAGEM. AF_06/2022
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06«020
EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 400 PN10

PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES ON 20 x 90

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 0X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

2.S.3.16

2.6.3.16

2.7.2.18
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SEINFRA
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SEINFRA
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RS 76,16m* 162.233INAPI3.1.4.20 92445

A0,19%

0,18%

RS 134,44m' 103.33

177,90

SINAPI3.1.4.22 92268

ARS 74,55rrf RS 60.04SINAPI2.3.2.4 103323

B0,16% 80.04%RS 13,17 RS 16.35 RS 13,174,01605.752.3.3,7 104734 SINAPI

B0,17 % 60,22%RS 10.285,94 R$1Z773,06 RS 12.773,08UN 1,002.1.3.1 12032031 Propro

0,17% 60,39% BR$12.773,06 RS 12-773,06UN 1.00 RS 10.265,94Própro2.2.3,1 12032031

0,17% 80.57% BRS 12.773,06 RS 12.773,08RS 10.265.94UN 1,002.3.3.1 12032031 Propro

0,17% 80,74% BRS 12.773.06 RS 12.773,06UN 1.00 RS 10.265.94Próprio2.4.3.1 12032031

BRS 1Z773.08 RS 12.773,06 0,17% 60.92%RS 10.285,94UN 1,00Próprio2.5.3.1 12032031

0,17% 61.09% 0RS 12.773,08 RS 12.773,08RS 10.285.94UN 1,00Próprio2.6.3.1 12032031

B0,17% 61,26%RS 12.773,08 RS 12.773.06UN 1.00 RS 10.265,942.7.2.1 12032031 Próprio

B0.17%

0,17%

0,17%

0.16%

81,44%

81,61 S

61.76%

61.94%

RS 9,65

RS 6,54

RS 2.503.06

RS 27.72

RS 12.23 RS 1Z766.12KG 1.044,00SINAPI3.1.4,7 92765

aRS 12.643,65

RS 12.433,16

RS 11,978.16

1.557,10 RS 3,12

RS 3.108.29

RS 34.42

RS 74.K

m'2.4.3.4 SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

101616

13767

14242

SUN 4.004.64
BUN 348,003.1.5.20

BRS 11.957,82

RS 11.722,50

RS 11,405,70

0.16 % 82.11 %RS 60.04nV 160.40SINAPI2.4.2.4 103333

0.16 %

0,16%

62,27 %

62.42 %

BRS 5.861.15

RS 13,11

RS 5,71

R$9.06

RS 605,05

RS 69.35

RS 6.95

RS 13.39

RS 3.572,67

2.x RS 4.719.97

R110.56

UNREGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE ON 300 PN10

ARMAÇÃO DESLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_M/2017
ASSENTAMENTO DETUBC DE PVC OEFOFO OU PRFV OU RPVC °ARA REDE DEÃG JA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2017

CADASTRO OE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA

3.1.5.14

3.1.3.5

IS153

96547

SEINFRA

SINAPI BKG 67D.X

82.56%

82,73%

62.69%

63.04%

83,18%

63,33 %

63,46%

BRS 11.360.60 0.16%1.993.10 RS 4.60

RS 7,32

RS 646.30

RS 55.65

RS 5,80

RS 10,79

RS 2,877,01

MSINAPI4.9 97127

0,15%

0,15%

0.15%

0.15%

0,15%

0,15%

BRS 11.350,X

RS 11.270,70

RS 10.906.75

RS 10.821.M

RS 10.722,71

RS 10,718,01

UN 1.2S0.X

14.x

157.x

1.557.10

BX.60

Próprio
SEINFRA

SINAPI

SINAPI

6.2 73677

17142

92303

99063

040336

13499

BREDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 250 x 1X
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/201S

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_1Qr2Q18
CIMBRAMENTO KCTAUCO

UN4.65
Bfri’2.6,2.8

2.4,3.2

3.1,4,26

BM

BM3/MSBC
BUN 3,00SEINFRA CRU2ETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 2X x 200

REATERRO MECANIZADO DÊ VALA COM RETROESCAVADBRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 VPff^OTÉNCIA 66 HP).
LARGURA DE0.6 A1.5M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1' CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA.

AF_08/2023
ARMAÇÃO OE LAJE OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE COICRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CAíO OE 10.0 MM - MONTAGEM.

AF_0&Ó022

4,44

BRS 18.35 RS 10.565.20 0,14% 83.62 %rti’ RS 13.17546,19SINAPI2.e,3.7 104734

B0.14% 83,76 %RS 10,25 R$ 12.72 RS 10.X1.32KG 701,XSINAPI3-1.4.10 92771

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÃNKO COM BETONEIRA 4XL.
APUCAOA MANUALMBTTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DETALISCAS. AF_06/2014

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO LfTILIZANOO AÇO CA-50 DE 10.0 MM -

MONTAGEM. AF_O0/2O22

ASSENTAMENTO OETUBCOÊPVC PBA PARA REDE OE ÃGUA, DN1XMM, JUNTA êlAsTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
Nível alto de INTERFERÈNaAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
TUBO FoFo a FLANGES DN 4X PN10 - L=30X

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_0tV2020
TUBO FoFo a FLANGES DN 3X PN10 - L=45X

B0,14% 63.x %RS 10.026.62325,40 RS 24.62 RS 30.62ITfSINAPI3.2.11 67547

BU.14% 64 03%RS 10,71 R$13.29 RS 9.967.XKG 7X.XSINAPI3.1.4.4 92762

00.14% 64,17%

64.30 %

64.43%

64.56 %

RS 3.96

RS 9.726,45

R$8,12

RS 9.645,65

RS 9.942.43M 2.498.10 RS 3,21

RS 7.634,16

RS 6.54

RS 7.767,64

SINAPI4.6 07123

0,13%

0,13%

0,13%

BRS 9,726,45

RS 9.678,22

RS 9.645.85

UN 1.x3.1.S.4

2.3.3.4

3.1.5.10

14526

101616

I45X

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

Brrf 1.191,90
BUN 1,00



) )

PREF5TURA MUNCIPAL DE eURrTUCUPU ● HA

CNPJ; 01.612.525/f0001-40

OBJETO: IMPLANTAcAO OE SISTEMA DE ABASTECCIUENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI-01/2024-M.S8C ● 02/2024 ● MA,ORSE-01/2024 ● S«rglp«,SQNFRA-02T

ENCAROOS SOCIAIS nAO DESONERADOS : 112.m (HORA) SS.OOK (MÊS) BOI: 24,18%
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA

DO(%)

CLASSIFICACVALOR UNIT

S/BDI

VALOR UNIT C/
TOTALDESCRIÇAO

REATÉRRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVAOBRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO. 0,26 M'/POTÊNCIA 8B HP),
LAROUHA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE V CATEGORIA. COM PLACA VIBRATÓRIA
AF 08/2023

ASSENTAMENTO DE TUBO OE PVC PBA PARA REDE OE ÃQUA, CN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
nível ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÁO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

ARMAÇÁO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM,
AF_08«)22
QRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_0W2021

PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS. COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2’, E FECHAMENTO COM TELA EM ACO GALVANIZADO,
MALHA 2" SEM REVESTlMENTOlNCLUStVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

PORTÃO OE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2’, E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA T SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

PORTÃO OE ABRIR, 02 FOLHAS. COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2', E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA r SEM REVESTlMaTTOlNCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

PORTÃO DEABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVAUZAOO Z, E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO.
MALHA T SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

PORTÃO DEABRIR. 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO Z. E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO.
MALHA 2- SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

PORTÃO OE ABRIR, 02 FOLHAS. COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO Z. E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO.
MALHA 2' SEM REVESTIMB/TOINCLU5IVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

PORTÃO OE ABRIR, 02 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2', E FECHAMENTO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO,
MALHA r SEM REVESTIMENTOINCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE BX1BX38 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

CRUZETA JÉ FoFo/PVC BB3BDN200x 100

ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE BX19X38 CM (ESPESSURA B CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE BX1BX3B CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12«)21
MONTAGEM E OESMONTAGEM DE FÓRMA OE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO OE MADEIRA, PE-DIRSTO DUPLO, EM CHAPA OE

MAOQRA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/202
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETC VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06«)22

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_itV»18
REDUÇÁO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x ISO
PARAFUSO C/PCRCAS PARA FLANGES ON 27 X 120

TRANSPORTE COM CAWNHÃOBASCULANTE DE 10 M". EM VIA URB/LNA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).

AF_07/2020
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1.5 M (MÉDIA MONTAÍ/TE E AJSANTBUMA COW>OSICÃO POR TRECHO),
ESCAVADQRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 25 M. EM SOLO OE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021
TUBO FoFo JTETRAVAOA <-8 ON 400

PREPARO OE FUNDO OE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.S M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020
CRUZETA FoFo JUNTA aASTICA ON ISO 1150

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_O6/2022
CONCRETO CICLÓP1CO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL. INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05.-2021

ASSENTAMENTO DE TUBC DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA.
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2017
CRUZETA JEFoFo/PVC BBBBON 1SDx 75

CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 300

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS
TRANSPORTE COM CAV8NHÃO BASCULANTÊ OE 10 M*. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).

AF_07/2020
PREPARO DÊ FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUÊ 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
REGISTRO DÊ GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EW60RRACHADA P/ TUBOS OE FERRC DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 60

OUANT.UNDBANCO AoITEM CODIOO BDI

B0,13% 64,70%R5 18.35 R5 9.617,56568,23 RS 13,17SINAPI2.S.3.7 104734

BRS 8.958.73 G.12% 84,82 %RS 233 RS 3,142.853,10MSINAPI4.7 97122

B0.12% 64.94%RS 15.38

RS 1.339,70

RS 890.80

RS 8-728,13

RS 8.721,44

KG 567,00 RS 12.40SINAPI3.1.4.8 92768

B0.12% 85.08 %RS 1.073,84

RS 556.29

6.51SINAPI3.1,4.25 89903

a85,17%RS 8.635.00 0.12%12,50nVSINAPI2-1.2-9 100701

B0.12% 85.29%RS 556.29 RS 800.80 RS 8.635.00fn” 12,50SINAPI2.2.28 100701

B0.12% 85.41 %RS 890.80 RS 8.635,00nf 1250 RS 556.29SINAPI2.3.2.9 100701

BRS 8.835.00 0,12% 85,53 %RS 556,29 RS 690.60iri* 12,50SINAPI2.4.2.9 100701

B0,12% 63.65 %RS 600,80 RS 8.635.001250 RS 556,29HVSINAPI25.27 100731

BRS 8.635,00 0,12% 65.76 %RS 556,29 RS 690.801250ni'100701 SINAPI2.6,2.9

e0.12% 85.66 %RS 556.26 RS 690,60 RS 8.635.0012.50tir'SINAPI3.215 100701

BRS 8.528,52

RS 6.419.68

0,12%

0,11 %

0,11 %

86.00%RS 74,55114.40 RS 60,04

RS 1.130,04

RS 60.04

tii*SINAPI2-6.2.4 103323

S86,11 %

86.23%

RS 1.403.28

R$ 74,55

UN 6,00SEINFRA4.S1 I35J1

6RS 8.416.69112.90tiVSINAPI21.2.4 103323

86,34% BRS 74,55 RS 8.416.69 0,11 %RS 60.04nV 112,90SINAPI2.2.2.4 1D3323

B0,11 % 66.46%RS 348.12 RS 8-360.97RS 260.3424,02SINAPI3,1.4.21 92453

B0.11 % 66.57%RS 16.80 RS 8.318.00KG 495.00 RS 13,53SINAPI3.1.4.14 92917

B88.68 %RS 6,95
RS 1,173,86

RS 68.20

RS 3,35

RS 8.283,70

RS 6.217.02

RS 8.09260

0,11 %

0,11 %

0,11 %

RS 5,60

RS 945.29

RS 45.28

M 1.191,90SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

2.3.3.2 99063

14044

14244

B66.60%7,00UN4.67
B88.91 %UN 144.x3.1.5.21

67.02 % BRS 8.060.26 0,11 %RS 2,»0M3XKM 2.406,05SINAPI4.S 93SB9

87,13% BRS 8.013,45 0,11 %RS 5.98 RS 7,42ny 1.079.982.4,3.3 90091 SINAPI

887,23%

87,34 %

87,44%

87,54%

87.65 %

RS 7.858,89

RS 7,645,30

RS 7,570,36

RS 7.553.00

RS 7,429.95

0,11 %

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

RS 324.55

RS 6.54

ft$ 1.524,07

RS 121,65

RS 12.DB

RS 403.02

RS 8,12

RS 1.882.59

RS 151.06

M 19.50

941,54

SBC4.21 063038

101616

13495

98459

6ny2.6.3.4 SINAPI

SEINFRA

SINAPI

e400UN4.46
Sny 50,001.3.4

BRS 15.01KG 495.003.1.4.3 92761 SINAPI

B87,75%

87,85%

87.95%

88,04 %

88.14%

88,23%

RS 7.393.37

RS 7,272,53

RS 7.286.48

RS 7.083,98

RS 7.073,62

0.10%RS5S8.D3 RS 730,21

RS 14.49

i*y 10,13

501,90

SINAPI3.27 102487

BQ.10%RS 11,67

RS 731,45

R$ 5,704,61

RS 316,47

RS 2,70

RS 6.54

RS 1.420.47

M4,11 07129 SINAPI

X r T5B0.10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

RS 908.31

RS 7.083,98

RS 392,99

UN 8.0013527 SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

4.50
BUN 1,004.61 13511
61S.Xm*1.3,1 103689

bgBRS 7.068.50RS 3.35M3XKM 2.110.00SINAPI3.23 93569

868.33%

88.43%

RS 8,12

RS 1.703,63

RS 7.082,63

RS 7,055,72

ny 869.822.5.3,4 101818

15053

SINAPI

SEINFRA
aUN 4.004.74

KJ



) )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.B1Z525//0001-40

OBJETO: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABA8TECCIMENTO DEÃQUA NAZQNA URBANA DO MUNICiPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● D1i«24 ● M,SBC - 02/2024 - MA,ORSE - 01(2024 ● ScrgIpt.SQNFRA ● 02T

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.St% (HORA) 69,90Vi (MÊS) BOI: 24,m
CURVA ABC

PESO

PESO(H) ACUMULA

DO(H)
0,09 % 8S.S2 «

0,09% 66.61%

0,09 % B6.70 %

0.09 % 88,79 %

0,09 % 68,86 %

0,09 % 68,97 S

CLASSIFICAQVALOR UWT aVALOR UWT

S/BDIDESCRIçAO OUANT. TOTALUNDBANCOITEM CODIOO AoBDI

BRS e.724.383,00 RS 1.805.01

RS 673,62

RSÍ241.48

RS 836.74

CONTROLE TECNOLCXjICOOE CONCRETO (10 PONTOS) 16 TIROS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6 00 M, ALT, 2,SO M. PARA ESCftaoftlO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESUOBILIZACAO)

ARMAçAo de bloco, viga 8ALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM . MONTAGEM. AF_08(2017
EXECUÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJÊ.NAO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇAO DE ESTRUTURAS 06 CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NAO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 2S MPA
EXêCUÇAO de ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NAO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK * 2S MPA
REATERRO MECANIZADO OE VALA COM RETROESCAVADBRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 W/POTÊNCIA: 66 HP),
LARGURA OE 0,8 A 1,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE V CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA.
AF_06(2023

LOCAÇÃO OE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10Í2018
CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AFJCK2022
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300

APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
ASSENTAMENTO OE TUBO DE PVC P8A PARA REDE DE ÃQUA, DN 100 MM, JUNTA ELÃSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
NÍVEL ALTO OE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11(2017
TUBO FoFo C/FLANGEE BOLSA JEON 300 PN10- L=3500

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VACA COM PROF. ATÉ 1.5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG, DE 1,5 M A 2,5 M. EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_D2/r021
PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGGS DN 20 x 90

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_1Q(2018
APUCAÇÃO MANUAL DÊ PINTURA COMTINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS, AF_06/2314
CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10

EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN10

APUCAÇÃO MANUAL OE PINTURA COMTINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_OB/2014
ARMAÇÃO DE PItJLR CU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 12,5 MM-
MONTAGEM, AF_08(2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM-
MONTAGEM, AF_08/2022

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES, VIGAS E LAJE.NÃO INCLUI FUNDAÇÕES: FCK = 25 MPA
REDUÇÃO PONTA/BOLSA .lE FoFo DN 200 x ICO
TE FoFo FF ON 3CO x 3DD PMO

LOCACAO CONVENaONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTAL.ETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018
HIDRÔMETROTIPO WOLTIMNN HORIZONTAL OnsBOm-ih, Dn 100mm-COMPLETO

HtORÔMETROTIPOWOLTiJlANN HORIZONTAL Qft=e0m"h, Dn lOOnvn. COMPLETO
HIDRÔMETRO TIPO WOLTWANN HORIZONTAL QnseOfrf/li, Dn lOOnvn - COWLETO

HIDRÔMETROTIPO WOLTIAANN HORIZONTAL Qn^eOnV/H. Dn lOOmm-COMPLETO

HIDRÔMETROTIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn*60m>'n, Dn lOOmm - COMPLETO

HIDRÔMETROTIPO WOLTI4ANN HORIZONTAL Qn=60nVih, Dn lOOmm. CO»«»LETO

HIDRÔMETROTIPO WOLTIJIANN HORIZONTAL QnsaOrVm, Dn IDOmm - COMPLETO
FLANGE AVULSO DN 300 PN10

ESCAVAÇÃO MECANIZADA OE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTBUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL OE INTERFERÊNCIA,
AF_02(2021
PREPARO OE FUNDO OE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1 ,S M (/LCERTO C» SOLO NATUR.AL), AF_08/2020
EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 200 PN10

ASSENTAMENTO OE TUBO OE PVC PBA PARA REOSDE ÃCUA DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LCKAL COM
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÁO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11(2017
EXTREMIOAIOE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 150PN10

TE, PVC PBA, BBS. 90 GRAUS. ON ICO / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351]

LAJE PRÊ-MOLDAOA UNIOIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAmICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL

DA LAJE (ENCHIMENTOKJAPA) = (6*4), AF_11/2020
ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 06 9X19X36 CM [ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

UN3,1.4,28 031161 SBC

BR$ 6.693.92

RS 6,679,68

RS 6,675,10

RS 6,536.89

RS 6.638,89

MES 6,00SINAPI1,3.5 00010776

B392,00 RS 13,73

RS 2.160,08

RS 2,160,08

RS 2.160.08

RS 17,04

RS 2,682.36

RS 2.682.38

RS 2,682.38

KGSINAPI

Ptóprio

Próprb

Própria

96546

104488

104486

104488

3,1.3,4

2.6.2,3

2.1.2.3

2.2.2,3

Bní 2,49

nr* 2,48
B2,48rrf

BRS 16,35 RS 6.579,07 0.09% 89.06%irf’ 402,39 RS 13,17SINAPI2.1.3.7 104734

0,09% 69,15% BRS 6.95

RS 6.59

RS 3.233.63

RS 17,98

RS 3,98

RS 6,144,04

RS 6.543,70M 941,54 RS 5,60

RS 5,31

RS 2-804,15

RS 14,48

RS 3,21

RS 4.S47.69

SINAPI2.6-3,2 99063

BRS 6.512,63 0,09% 69.24%m* 988,26104410 SINAPI3.1.6.2

BRS 6.467.66

RS 6-397,28

RS 6.197,25

RS 6.144,04

0,09% 69.33%

69,42 %

UN 2.0014007

S8489

SEINFRA

SINAPI

3.1.5.16

2.3.2.6 0,09% BnV 355,80

0,08%

0,08%

69,50 %

89,59 %

BM 1.557,10SINAPI2,4.3,5 97123

B1,00UN3,1.5,18 I4321 SEINFRA

BRS 6.062,65 0,08% 69.67 %tiV 817,07 RS 5,96 RS 7.42SINAPI900012.3,3.3

0.08%

0,08%

0,08%

0,08%

0,08%

0.06%

89,75 %

89,83%

89,91 %

89,99%

90.07%

90,15%

eRS 34.42

RS 6.95

R$17,08

RS 2.899.20

RS 5.769,15

RS 17,98

RS 11,13

RS 6,057,92

RS 6.045.24

RS 5.850.69

RS 5.798,40

RS 5.759,16

RS 5.767,96

RS 5,609,52

UN 176,00

869.82

325,40

RS 27,72

RS 5,30

RS 14,46

RS 2.334,68

R$ 4.645,81

RS 14,46

R$8,97

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

3,1.5,25

2.5,3.2

3,2.12

3.1.5.7

3.1,S,1

2.4,2.e

14242

99063

68469

13429

13818

88489

BU

BnV

BUN 2.00
BUN 1,00

Brrf 320,80

BQ.08% 90.23%304,00KG3.1.4.5 927ra SINAPI

0,08% 90.30% BRS 17,17 RS 5.563,08KG 324.00 RS 13,83

RS 2.160,06

R$635,70

RS 4.351,70

RS 62,95

RS 4,196,62

RS 4,196,62

R$4.196,82

RS 4,195.62

RS 4,196.82

RS 4.198.62

RS 4.196.62

RS 969.84

SINAPI3.1.4.1 92759

8RS 5.532,40
RS 5.525.67

RS S.403,94

RSS.278,47

RS 5.211,36

RSS.211,36

RS 5.211,36

R$5.211.36

RS 5.211,36

RS 5,211,36

R$5.211,36

R$4.916,72

0.08 %

0.08%

0,07%

90.38%

90.46%

90,53%

RS 2.682,38

RS 789,41

RS 5-403,04

RS 76.17

RS 5.211,36

R$5,211,26

RS 5-211,28

RS 5.211,36

RS 5.211,36

RS 5.211,36

RS 5.211,36

RS 1,229,18

nF 2.062.5.2.1 Pfópro
SEINFRA

SEINFRA

104488

14041

13662

BUN 7,004.72
SUN 1,003.1.5.13

B0,07% 90.60%67.50MSINAPI3.2.4 99059

0.07%

0,07%

0.07%

0.07%

0.07%

0,07%

0,07%

0.07%

90.67%

90,74%

90,81 %

90.89%

90.96%

91,03%

91,10%

91,17%

B1,00UNSEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.1.6.11

2.2.8.11

2.3.8.11

2.4.8.11

2.5.6.11

2.6.6,11

2.7.4.11

3.1.5.28

IB667

18687

18667

18667

18667

18667

18667

13360

BUN roo
eUN 1.00
aUN 1,00
BUN 1,00
BUN 1,00
aUN 1,00
BUN 4.DD

0,07% 91,23% BRS 7,42 ,RS 4.862.10655,27 RS 5.98tiVSINAPI2Í.3.3 90091

B0.07%

0.06%

91,30%

91.36%

R$6,54

RS 637.43

RS 8.12

RS 791,56

RS 3.96

RS 589,40

RS 117,71

R$4,831,56

RS 4.749,36

595.02rtVSINAPI

SEINFRA

2.1.3.4 101816

13763 BUN 6.004.63

0.06% 91.43% BRS 3.21

RS 474.64

RS 94.79

RS 216,68

RS 4.743 76M 1.191.80SINAPI * r 32.3.3,5 97123

BR$4,715,20

RS 4.708.40

0.06%

0.08%

91.49%

91.56%

91,62%

UN 8.00SEINFRA

SINAPI

4.62 13762

00041892 BUN 40,004.39

CO
B0.06%RS 269,07 R$4.681,6117,40nV.SINAPI3,3.9 101963

c
73eRS 4,651,02 n,oe% 91.68%RS 60,04 RS 74,55nV 82.402.S.2.2 103323 5INAR

n

O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.E12.525/n001-40

OBJETO: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO OE ÁGUA NA ZONA URBANA 00 MUNlcIPlO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI -OI/ZOZA- M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE ● 0112024 -SlipIpc.SQNFRA *027

ENCAROOS SOCIAIS NÁO DESONERADOS : 112.E8K (HORA) S9,m (MÊS) BOI: 24,m
CURVA ABC

PESO

PESO|%) ACUMULA

00 Oi)

0.06 li S1,7S%

0,06« 01,61%

0,06% 01,87%

CLASSIFKACVALOR UMT

SI BOI

VALOR UMT Cl
TOTALQUANT.OESCRIÇAO UNO AoBANCOITEM CODIOO BDI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTAlETADAS A CADA 2,00M - 2

UTILIZAÇÕES, AFJQfZOIS
TOCO a FLANCES E ABA DE VEDAÇAO DN 300 PN10
CRUZETA JEPoFolPVC BB5BON200i ISO

ESCAVAÇAO MECANIZADA DE VALA COM PROF, ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COVtPOSIçAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,6 iO), LARO, DE 1,5 M AZSM, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA,
AF_02/2O21

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DÉ CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NA0 INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS:
O,6X0,6X0,6 MPARA REDE DE ESGOTO. AP_0E/2O18
CRUZETA FoFo JJNTA aÁSTtCA DN 300 » 250
CRUZETA JEFoFo/PVC BSeBONISn» 100

TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JEDN 300 PN10-L=20MI

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA,AF_05/2018
CRUZETA JE FoFo/PVC 665B DN 150 k 50

EXECUÇAO Dé passeio (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO, AF_07/2016

EXECUÇAO de passeio (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAI» IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACA3AV1ENTC
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO. AF_07/2'J16
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_1(V2018
APUCAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA. LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_D6/2314
CRUZETA JE FoF<VPVC BB6B DN 200 » 50

EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAçAo DN 300 PN10

APUCAÇAO manual de PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PARECES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2314
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÃTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS OEWAOS. AF_06/2314
TUBO FoFo C/FLANGES DN 100 PN10 - L=400C

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L*4000

TUBO FoFo C/FLANGES DN 100 PN10- L=4000

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L=400C

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN1CI. L=4000

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L=400C

TUBO FoFo C/FLANGES Dl'/100PN10- L=4000

PARAFUSO O PORCAS PARA FLANGES DN 27 » 120

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETHOESCAVAD0RA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRC 0,26 M'/POTÊNCIA 66 HP).
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1* CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA.
AF_0e«)23

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X30 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSÊNTAVENTO COM PREPARO MANUAL AFJ2/2021

ARMAÇÃO OE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ASSEN7AVENTC OE TUBO DE PVC PBA PARA REDE OEÁGUA, CN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
NÍVEL ALTO DE INTERFERÈNOAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AFJ1/2D17
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM SETONEIRA400L AF_Q6/2014
CRUZETA JE FoFo/PVC 6BSB DN 200 x 75

ESCAVACÁO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_D3/2016

HEDUÇÁO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 « 50
ENSAIOS E PROVAS DE CARGA

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM», NÁO ENTERRADA, COM ISO-ADOR ● FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12raD17
ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO PADRAO STANDARD COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS

REDUÇÁO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 10O
ASSENTAP4ENTO DÉTUBC DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA. CN 100 MM. JUNTA ELASTCA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
CURVA OE PE 90 FF PARA ÁGUA DN300PN10

PORTA OE ALUMIMO DE ABRIR COM LAM6RI, COM OUARNICAO, FIXAÇÁO COM PARAFUSOS - FORNECIVENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

BR5 62.95 RS 78.17

RS 4.539.64

R$Z245,27

RS 4.600.3058,85MSINAPI990593.1.1.1

BRS 4.539.64

RS 4.490,54

RS 3.655,70

RS 1.808.08

UN 1,0013996

110591

SeiNFRA

SEINFRA

3.1.5.8
B2,00UN

4.47

B0,06% 91.93%RS 4.426.03RS 5.98 RS 7,42596.50nySINAPI2.S.3.3 90091

8Q,oe%

0.06%

91.69%RS Z682.38 RS 4.425,92

RS 4.406,56

RS 4,403,46

RS 4.327,24

RS 4.324,63

RS 4,293.66

RS 4.286,40

R$4.279.51

1,65 RS 2.160,06

RS 561.43

R$3.546.05

RS871.17

RS 3.482.55

RS 3,28

RS 690.36

m"3.3.7 1D44B6 Próprio

SINAPI
92.05 %

92,11 %

92,17%

62,23%

92.29%

92.35%

BR$734,43

RS 4.403,48

R$ 1.081.81

RS 4.324,63

RS 4,07

RS 857,28

RS 103,37

6.00UN
3.3.28 97902

Bu,oe%

Q,oe%

UN 1,00110578

13528

14316

96524

13526

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

4.60
BUN 4.004.48
B0,06%1,00UN

3.1.5.12
B0.06%

0.06%
1.055,00nf

3.2.1
BUN 5.004.46

B0,06% 62.41 %RS 83,25flF 41.40SINAPI2.4.2,7 04692

B92.46%RS 4,276,51

RS 4.135 38

RS 4.113,62

RS 4.082,24

RS 4.064.51

RS 4.059.68

RS 4.059,68

RS 4.049,50

RS 4.049.50

RS 4.046 50

RS 4.049.50

RS 4.049,50

RS 4.049.50

RS 4.049.50

RS 4.046.40

0,06%

0 06%

0.06%

0.06%

0,06%

0.06%

0,06%

0.06%

0,06%

0.08%

0,06%

0.06%

0,06%

0.06%

0.06%

RS 63.25 RS 103.3741,40m*SINAPI2.6.2.7 948H2

B92.52%

62.58 %

62.63 %

92,60%

62,74 %

62.80%

62,85%

62.91 %

62.96%

93.02%

93.07%

93,13%

93,19%

63.24 %

RS 6.95

RS 17,68

RS 1,020,56

RS 4.064,51

RS 17,98

RS 17,98

RS 4,049,50

RS 4.049.50

RS 4.049,50

RS 4.048.50

RS 4.046,50

RS 4.049.50

RS 4.049,50

RS 56.20

RS 5.60

RS 14,46

RS 821,84

RS 3.273,08

RS 14,48

RS 14.48

RS 3.261,00

RS 3.281,00

RS 3.261.00

RS 3.261,00

RS 3.261,00

RS 3,261,00

RS 3.261.00

RS 45.26

595.02

228.80

MSINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.1.3.2

2.6.2.B

99003

86486

13529

13818

88469

88486

14464

14464

14464

14464

14464

14464

14464

14244

6nV

BUN 4.004.52
B1.00UN

3.1.5.11

2.1.2.6

2.2.2.8

2.1.3.19

2.2.3.19

2.3.3.19

2.4.3.19

2.5.3.16

2.6.3.16

2.7.2.19

3.1.5.26

B225.80

225.80

m*

6ny

BUN 1.00

B1,00UN

BUN 1.00

BUN 1.00
6UN 1.00
8UN 1.00
B1,00UN

BUN 7ZD0

B0.05% 93,30 %RS 18.35 RS 4.022.26RS 13,17m» 246.01SINAPI2,2.3,7 104734

B0.05% 93,35 %RS 3.861.09RS 60.04 R$74,55ni» 51,60SINAPI3.3.11 103323

B0,05% 93,40%RS 11,58 RS 14,38 RS 3.825.06KG 266,00SINAPI3.1.4.9 627;'0

BU,0S% 63,45 %RS 3.747,32RS 3,98941,54 RS 3,21M
SINAPI2.6.3.S 97123

B(1.05%

0,05%

0.05%

0,05%

0,05%

0,05%
0.05%

0,05%

Q.OS %

93.50 %RS 3.683,52RS 4.S6

RS 986.22

RS 69.16

RS 357.33

RS 474.90

R$87,02

RS 350,00

RS 559,15

RS 3.21

RS 2.780,31

RS 891,71

RS 5,66

RS 1.224,68

RS 110,71

R$443,73

RS 589,73

RS 83.22

RS 434.63

RS 684,35

650.80ny
67679 SINAPI3.2,10

B93,55%

93.60 H

93.65 %

93,70%

93,75%

93,79%

93.84%

93.86 %

RS 3.674.04

RS 3.587,00

RS 3.549.84

RS 3.536.38

RS 3.476,59

RS 3.477.04

RS 3.471,75

RS 3.461.86

RS 3,452,58

RS 3.255,52

UN 3.00I3530

93358

111254

031260

96973

042875

14040

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

4.53
Bity 32.403.2.5
6UN 6.004.71
aUN 6,00SBC3.1.4.27

3.1.7.4
6M 41,80SINAPI
8e.DOMESSBC1.3.3
B5,00UNSEINFRA4,70 c VI

çrBRS 3.98669.82MSINAPI2.5.3.S 97123

03B0,05%

0,04%

63 93 %RS 3.452,58UN 1.00SEINFRA3.1.S.6 I3460

cB63.98%RS 1,107,322.94nf í^SINAPI3.3.39 91338
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PREFBTUfI* MUNICIPAL D€ BUR1TUCUPU - MA

CNPJ; 0i.612.SH/m01-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO OE SISTEMA DE ABASTECCIUENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUUCiPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SI MAPI ● 01/2024-M,SBC - 02^024 - MA,ORSE ● 0112024 - Sergipe,SEINFRA-027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% {HORA) 66,80% (MÊS) BOI: 24,18%
CURVA ABC

PESO

ACUMULA

DO{%)

CLASSIFICAÇVALOR UNIT

8/BDI

VALOR UNIT C/
PESO (%)TOTALDESCRIÇÃO UNO QUANT. AoITEM CÓOlOO BANCO 8DI

UASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.B, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALVIENTE EM
FACES INTERNAS DÊ PAREDES, ESPESSURA DE lOVW, COM EXECUÇÃO OE TAUSCAS, AF_06«}14

CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 53 A 150MM (MV-04O26)

CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-32B)
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-32B)

CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MI4 [MV-04-326)
CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MW (MV-04-326)

CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326)
PINGACEIRA EM CONCRETO PRE MOLDADO L=25CM

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO. AF_07/2‘J16

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO W3LDAOO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMEflTC
CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM ARMADO. AF_07/?316

REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 250

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1.5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (D.B U3), LARG, OE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NlVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, I/TILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTAlETADAS A CADA 2.00M ● 2 UT1UZAÇÔES.
AF_10/2018
PREPARO DE FUNDO OE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAy. AF_06;2020

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE.NÂO INCLUI FUNDAÇÕES FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO 06 ESTRUTURAS OE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE.NÂO INCLUI FUNDAÇÕES, FCX = 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE.NÂO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK *25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE.NÂO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PILARES.VIGAS E LAJE.NÂO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÂVEL. 4''- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO. ROSCÂVEL. 4‘ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÂVEL, 4“. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO. ROSCÂVEL, 4‘-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÂVEL, 4'. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021
REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LATÃO. ROSCÂVEL, 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÂVEL, 4 '- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
ASSENTAMENTO OE CONEXÃO COM 1 ACESSO. FERRO FUNDIDO PARA REDEDEAQUA. DN300MM, JUNTA FLANQEADA (NÃO INCLUI

O FORNECIMENTO), AF_OB/2021
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO OE TÁBUAS CORRIDAS PONT ALETADAS A CADA 2.00M ● 2 UTtUZAÇÔES.
AF_10«I18

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMNHÂO BASCULA/rE 10 M» ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CACAMBA DÊ0.8OM’/111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE. M3). AF_07/202D
ÊXTREVtIDADE PVC PBA, PF, JE, ON 100/OE 110 MM(KBR 10351)

EXECUÇÃO OE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO OE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO. AF_07/2316

LOCAÇÃO DE RÊOE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
TUBO FoFoaFLANGES DN300PN13-L* 500

PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANQES ON 20* 60

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES ON 20x 90

PARAFUSO a PCRC/LS PARA FLANGES ON 20x 80

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20x 90

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

PARAFUSO a PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
CURVA FoFo90FF PARAAGUADN 100 PN10

CURVA FoFo 90 FF PARA AGUA DN 100 PN10

CURVA FcFo80 FF PARA AGUA DN 100 PN10

CURVA FoFo 90 FF PARA AGUA ON 100PN10

CURVA FoFo 00 FF PARA ÁGUA DN 100 PN1D
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2.00ORSE
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R$3.101,10RS 63.25nV 30.00SINAPI2.2.2,7 94692
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94.92%

64,95 %
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RSÍ616.49

RS Z816,49
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2.5.5.10
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BUN 4.00
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2.2.6.B

2.3.8.6
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2.5.S.8

C1,00UN

C72,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.612.525110001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OE ABASTECCIMEMTO DE ÃOUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 8URITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI-01/7024 ● M,SBC - 02^024 - MA,ORSE-0112024 - SersIpe.SBNFRA-02T

ENCAROOS SOCUtS NÃO DESONERADOS : 112,UK (HORA) 69,90% (MÊS) BDI: 24,19%
CURVA ABC

PESO

PESO(H) ACUMULA

00 (%1

95,76%

95.62%

95,65 %

95.66%

CLASSIFICACVALOR UNITUVALOR UMT

8/BDIcóono DESCRIÇÃO TOTALUNO QUANT.ITEM BANCO ÃOBDI

0,05%

0.03%

0.03%

0.03%

CCURVA FoFo 90 FF PARA AGUA DN 100 PN10

CURVA FaFs 90 FF PARA AGUA DN 100 PN10
TRANSPORTE COM CAMINHAo 8ASCULANTE DE1D W. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL [UNIDADE. M3XKM). AF_07/2C20

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E P0DRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO.

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/201R
ASSENTAMENTO DE TU8C ÕÉ PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 1M MM. JUNTA ELÃSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NAC INCLUI FORNECIMENTO). AFJ1/2017
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 3ASCULANTE OE 10 MP. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO =«IMÃRIO (UNIDADE M3XKM).

AF_07/2020

EXECUÇÃO DE PASSao (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO CCM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM ARMADO. AF_07/2316

CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 W - CARGA COM ESCAVADEIRA HIORAULCA

(CAÇAMBA DEO.SOM"/II* HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE; M3). AF_07./2020
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN*0DN 100

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN*0ON 100

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMCNTE PNiODN 100

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN‘0 DN 100

JUNTA OE DESMONTAGEM. TRAVADA AXIALMENTE PN'0ON 100

JUNTA 06 DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PNiOON 100

JUNTA OE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PNIODN 100

FLANQEAVULSODN 1MPN10

FLANGE AVULSO DN 100 FN10

FLANGE AVULSO DN 100 PN10

FLANGE AVULSO DN 100 PN10

FLANGE AVULSO DN 100 PN10

FLANGE AVULSO DN 100FN10

FLANGE AVULSO DN 100 FN10

REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFs DN 250 i 2CO
APÜCACÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREMS, DUAS DEMÃOS. AF_D6/2014
CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BCLSA DN 50

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU KàUAL A 1,30 M. AF_03/2D16
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO

1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014
CURVA FgFo90FF PARA AGUA DN1S0 PN10

LOCACAO CONVENaONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TA6UAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2016
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO GABARITO DE TÃBUAS CORRIDAS PONTAlETADAS A CADA 2.QOM - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/r016
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÃBUAS CORRIDAS PONTAlETADAS A CADA 2.00M - 2 UTIUZAÇÔES.
AF_10«)16
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE OE 10 VP, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).
AF_07/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU K3UAL A 1,30 M. AF_03/2016
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEORaRO, ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PREPARO EMl BETONEIRA 400L AF_08/2014

CONCRETO CICLÓPICO FCK = ISMPA, 3(2% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_0S,7O21

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_06/2023
PINTURA LATEX acrílica PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DÊIAÃOS. AF_04/2023
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE OE ÃGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO). AF_Dei2021

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M=, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).

AF_07/2020
ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 10O PN10 P/ ÁGUA

ARRUEIA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 PI ÃGUA
ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 P( ÁGUA

ARRUELA BORRACHA P/FLANOESDN 100 PN10P( ÁGUA
ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 100 PN10 Pí ÁGUA
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SINAPI3.Z2 1X982
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RS 258,21
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19826
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19826

19826
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19826

13656
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IXX
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I404S
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CUN 1.x

CUN 1.x
CUN 1.x

c1.xUN

CUN 1.x

CUN 1,X
CUN 9.01}
cUN 9.00

Cg.xUN

cUN 9.x
C96,40%UN 9,X

C96.43%

X.46%

86.49%

96,52%

96,55%

X,XS

UN 9.00
CUN 9.00

CUN 2,004.66

CRS 17,96124.80

19,X

18.24

ni*2.S.2.4
CRS 117.95

RS 110,71

UN4.28
Cnt*2D.Z2

96.61 % CX5,eo RS 4.x

RS ex,33

RS 62.95

RSS.X

RS 1,005,02

RS 76,17

RS 2.013,82
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RS 1,977,70

m*Z3,2.S 67879 SINAPI

C90.63 %ZDOUNSEINFRA3-1.5.17 13426

C96.66%25,XM2.6.2.1 99059 SINAPI

CRS 62,95 RS 78,17 RS 1.954,25 0,03% 95,69%M 2S.XSINAPI2,1.2.1 99059

0.03% 96,71 % CRS 62.95 RS 76,17 RS 1.954.25M 25.xSINAPI2.2.Z1 99059
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RS 110,71

RS 1.672,65

RS 1.633,35

R$1.815.72

RS 1.729,13

RS 1.694,51

RS 1.657,75

0,M%

0,X%

0,02%

0,02%

0,X%

0.02%

0,02%

96.74%

96,76 %

96,79%

96,81 %

96,84%

96.86%

M3XKM 5S9.X

16.x

RS 2,70

RS 69.16

RS 4.38

RS 566.03

RS 22,41

RS 14,48

RS 156,64

SINAPI

SINAPI

2.4.1.3 93569

CBi*2.4.2.2 9X56

CRS 5.86itA 320.80SINAPI2.4.2.S 87879

C2,37 RS7X.21

RS 27,82

RS 17,98

RS 194.51

m*3.3.3 102467

104737

X48B

SINAPI

SINAPI

SINAPI

C80,91

92,20

3,1.Z2

3-3.40 C

C96.88%RS 1.556.08UN 6.00 » -n 53.1.5.31 SINAPI103144

çrC96,90%RS 2,70

RS 16,65

RS 16,65

RS 16,65

RS 16.65

RS 16,65

RS 3,35 RS 1.507,50

RS 1.468,24

RS 1.466,24

RS 1.466.24

RS 1.486,24

RS 1.466.24

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0.02%

0.02%

M3XKM 450.x OSINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2,2,1,3 93509

COc98,92%RS 20.67

RS 20,67

RS 20,67

R$20,67

RS 20,67

UN 72,X

7ZX

72,00

72,X

72,X

2.1.3.24

2.2.3.24

2.3,3.24

2.4,3.24

2.5.3.24

I6426

I6428

I6426

I6428

I642B

96,94%

96.96%

96.98%

97,00 %

CUN

CUN

CUN

-*)CUN

o
M
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PREFarURA MUNKIPAL DE BURITUCUPU ● hU

CKPJ: 01.612.52S/n001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIHENTO DE ÀOUA NA ZONA URBANA DO MUMClPIO DE BURITICUPUJilA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ■ D1(Z024- M,SBC -02^024 - MA.ORSE - 01/2024 -Sergipe,SaNFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,6BK (HORA) 69,90% (MÉS) 601:24,19%
CURVA ABC

PESO
CLASSIFKAÇVALOR UNITC/VALOR UNIT

6/ BDI
PESO(%) ACUMULA

t>0(%)

97,02 %

97,04%

97,06%

97,06%

TOTALDESCRIÇÃO UND QUANT.BANCOITEM CÓDIQO AO801

0,02%

0.02%

0,02%

0,02%

0.02%

CR$ 16,65

RS 16,65

RS 2.163,08

RS S5.23

R$20.67

RS 20.67

RS 2.662,36

RS 68.56

RS 1.486.24

RS 1.466.24

RS 1.475,30

RS 1.456,77

RS 1.447,72

UN 72,00

72.00

ARRUELA BORRACHA PI FLANGES DN 1OOPM0 P/ ÁGUA

ARRUElA borracha pi FLANGES ON 100 PN10 P/ ÁGUA

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PILARES,VIGAS E LAJE, NÃO INCU/I FUNDAÇÕES FCK = 25MPA
TUB0PVCP6A Ja, CLASSE15, DN 100 MM. PARA REDE DE AGUA (Na! 5647]

ASSENTAUCNTO DE TUBO DE PVC PSA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

UMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_D5/2013
REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo ON 300 X 200
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL. 4- - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 50 PN10

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
CURVA DE PÊ90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_D3/2D16
ASSENTAMENTO DETUBC DE PVCOEFOFO OUPRFV OURPVC PARA REDE DE ÁGUA, 0N3O3MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER 06 PEDflaRO. ARGAMASSA TRAÇO

1 3 COM PR^AROEMBETONEIRA400L AF_0S/2014
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEOfiaRO. ARGAMASSA TRAÇO

13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO

1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014
JUNTA GIBAUITDN 100

JUNTAGIBAULTDN100

JUNTA GIBAULT DN 100

JUNTA GIBAULTDN1W

JUNTAGIBAULTDN 100

JUNTAGIBAULTON100

JUNTA GIBAULT DN 100

REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 1(X} X 50 / DE 110 X 80 MM, PARA REDE DE AGUA

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L* 250

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 ● L= 250

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10-L= 250

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10- L= 250

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10-L= 250

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

TUBO FoFo Cl FLANGES DN 100 PN10- L=250

TUBO FoFn Cl FLANGES DN 100 PN10 - L= 250

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L= 2S0

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 ● L= 250

TUBO FoFo a FLANGES DN 100 PN10 - L» 250

UMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05W18
ARRUE'J! BORRACHA PI FLANGES DN 300 PMO PI ÁGUA
T6 OE REDUCAO PVC PBA. BBB. JE DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NER 103S1)

EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN ISO PN10
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,0OM. 2 UTIUZAÇÔES,
AFJO/2016

18426

16426

104468

D0036377

SEINFRA

SEINFRA

Pióprio
SINAPI

2-6.3.24

2.7.2.24

2.1.5.4

Z7.2.6

CUN

Ctrí 0,55
CM 21.24

C97,10%

97,12%

97,14%

97,16%

97,18%

97,20%

97.22%

97.24%

97.25%

97,27%

97.29%

97.31 %

97,33%

97,34%

363,75 RS 3,21

RS 3,26

RS 1.145,09

RS 550,67

RS 550,87

RS 550.67

RS SSC.87

RS 550.67

RS 550,67

RS 271,70

RS 60,16

RS 535,90

RS 69,16

R$89.16

RS 3.96MSINAPI2.2.3.S 97123

C0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

RS 4,07

RS 1.421,97

RS 664.07

RS 664,07

RS 684,07

RS 684,07

R$684.07

RS 664.07

RS 337,39

RS 110,71

RS 665.40

RS 110,71

RS 110,71

RS 17.21

RS 1,432,64

RS 1.421,97

RS 1.386,14

RS 1.366,14

RS 1.3ee,‘4

RS 1.366,‘4

RS 1.366.14

RS 1.368.14

RS 1.349,56

RS 1.344,46

RS 1.330,06

RS 1.328,52

RS 1.326,52

RS 1.297,63

nV 352,0096524

14047

94501

94501

94501

94501

94501

94501

13763

93356

13476

93356

933S8

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

Z3.1.1
CUN 1,004.66

C2,00UN2-1.4.7

2,2,4.7

2.3.4,7

2.4.4.7

2.S.4.7

2.6.4,7

CUN 2,00

CUN 2.00
CUN 2.00
C2.00UN

CUN 2.00
C4.00UN4,32
CrTr" 12.142.6.2.2

2.1.3.21

2.1.2.2

2.2.2.2

C2,00UN

Cm' 12,00

12.00 Cni*

C0.02% 97,36%RS 13.86M 75,40SINAPI971304.12

0,02% 97,36% CRS 4.S6 RS 5,66 RS 1.295.00228,60m*67870 SINAPI2.6.2.5

RS 1.276.02 0.02% 97.40% CRS 4,56 RS 5,66in> 225.602.1.2.S 87670 SINAPI

CRS 1.278,02

RS 1.277,24

RS 1.277,24

RS 1.277,24

RS 1.277,24

RS 1.277,24

RS 1.277.24

RS 1.277,24

RS 1.255,60

RS 1.169.22

RS 1.180.22

RS 1.189,22

RS 1.169,22

RS 1.169.22

RS 1.160.22

RS 1.169,22

RS 1.160,22

RS 1.169.22

RS 1.189.22

RS 1.169,22

RS 1.169,22

RS 1,169,22

RS 1.169.22

RS 1.137,56

RS 1.132,43

RS 1.122,48

RS 1,100,06

RS 1.066,56

0.02% 97,42 %

97,43%

97,45 %

97,47 %

97,49 %

97.50%

97,52 %

07.54%

97,55%

97,57%

97,59 %

97,60 %

07,82 %

97.64 %

97,65 %

97.67%

97.66%

97,70%

97,72%

97,73%

07,75 %

07,77%

07.78 %

07,60%

97.61 %

97.83%

97,64%

225,60 RS 4,56

R$ 514,27

RS 514,27

RS 514,27

RS 514,27

RS 514,27

RS 514,27

RSS1427

RS 24,06

RS 478,63

RS 476,63

RS 476,83

RS 476,63

RS 476.63

RS 476,83

RS 476,83

R$ 476,63

RS 476.63

RS 476,83

RS 476,83

RS 476,63

RS 476,83

RS 478,83

RS 3.26

RS 70,15

RS 75,33

RS 665.66

R$5,88

RS 638.62

RS 638,62

RS 636.62

R$636,62

RS 636.62

RS 636.62

RS 638,62

RS 29.90

RS 594.81

RS S94.61

RS 594,61

RS 594,61

RS 594,81

RS 594.61

RS 594,61

RS 594,61

RS 594,61

RS 594,61

RS 594.61

RS 594,61

RS 504,61

RS 594.61

RS 4.07

RS 87,11

R$93,54

RS 1.100,06

RS 78,17

m*2.2.2.S 67879 SINAPI

0,02% CUN 2,00SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

13692

13692

13692

13892

13892

13692

13692

00011321

13960

13960

I3SSO

13960

13980

13960

13960

I3B60

13960

13960

13960

13960

13960

13960

06524

16437

00011376

13613

2.1.6.10

2.2.8.10

2.3.6.10

2.4,6,10

2.5.8.10

2.6.6.10

2.7,4.10

C0,02%

0,02%

0,02%

0.02%

0.02%

0,02%

0,02%

0,02%

0.02%

0,02%

0,02%

0,02%

0.02%

0.02%

0,02%

0,02%

0,02%

0.02%

0,02%

0,02%

0,02%

0.02%

0,02%

0,02%

0,02%

UN 2.00
CU.N 2.00

CUN 2.00
CUN 2,00
C2.00UN

CUN 2.00
C42.00UN4.35
CUN 2.002.1.3.20

2.1.6.9

2.2.3.20

2.2.6,9

2.3.3.20

2.3.e.g

2.4.3.20

2.4.6.0

2.5.3.20

CUN 2,00

CUN 2.00

CUN 2.00

CUN 200

CUN 2.00
cUN 2.00

cUN 2.00

CUN 2.00
C2.00UN2.5.8.9
CUN 2,002.6.3.20

2.6.6.e

2.7.2.20

2.7.4,9

2.4.1.1

3.1,5.22

CUN 2,00
CUN 2,00
CUN 2,00
Crrí 279,50

13,00

12.00

X -p 5
eSí

cUN

cUN4.41 cr
CUN 1,003.1.5.18

C597,86 % C0,01 %RS 62.95M 13,90SINAPI3.3,1 99059
c
70

o l
NJ
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PREFBTURA MUNCIRAL OE B1/R)TUCUPU- liU

CNPJ: 01.ei2.52V/0001-AO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIUENTO OE ÃQUA NA ZONA URBANA DO MUMClPIO DE BURITICUPU A1A
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPi - 01/2024 ● M,SBC -02^024 - UA.ORSE - 01/2024 ● St rglp«,SBNFRA -02T

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 63.30% (MÊS) 801: 24.13%
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA

0O(%)
BS.43S

ee.44%

BS,4SH

68.46%

96.47 K

98.46 H

98.50%

CLASSIPtCAÇVALOR UMTC/VALOR UMT

8/BN
TOTALDESCRIÇÃO QUANT.UNOBANCOITEM coono AoBOI

cRS 19.52

RS 69.35

RS 69.35

RS 69.35

RS 69.35

RS45.se

RS 102.78

RS 857.00

RS 857,00

RS 857,00

RS 857,00

RS 857,00

RS 857.00

RS 857,00

RS 105.56

RS 878.40

RS 868.67

Q.01 %

0.01 %

0.01 %

0,01 %

0,01 %

0.01 %

45.00

12.50

12,50

12.50

12.50

19.00

RS 15.72

RS 55.85

RS 55.65

RS 55,65

RS 55.65

RS 38.71

RS 82.77

UNREDUCAO PVC PBA, JE, PB, ON75 X50/DE8S X 60 MV. PARA REDE OE AGUA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO IMTERTRAVADO. COM BLOCO SEXTAVAOO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12'201£
EXECUÇÃO OE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVAOO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2D15
EXECUÇÃO OE PAVI VENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVAOO DE 25 X 25 CM. ESPESSURA 6 CM. AFJ2/2D15
EXECUÇÃO OE PAVIVENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO SEXTAVAOO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/201S
TEOE REDUCAO PVC PBA, BBB, JE DN 75 X 50 / DE85 X 60 MM, PARA REDE AOUA (NBR 10351)

EXECUÇÃO OE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO. ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO. AF_07/2016
REGISTRO DE GAVETA C/FLANGES E CUNHA EMBORRACHAOA CORPO CURTO C/VOLANTE DN 100PN1S

REGISTRO DE GAVETA C/FLANGES E CUNHA EMBORRACHAOA CORPO CURTO C/VOLANTE ON 1D0PN16

REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHAOA CORPO CURTO Cl VOUNTE ON 100 PN16

REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHAOA CORPO CURTO C/VOLANTE ON 100PN16

REGISTRO DE GAVETA 0/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO 0/VOLANTE ON 100PN18

REGISTRO DE GAVETA Cl FLANGES £ CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/VOLANTE DN 100 PN16

REGISTRO DE GAVETA 0/FLANGES E CUNHA EMBORRACHAOA CORPO CURTO C/VOLANTE DN 100PN16

EXTREMIDADE PVC PBA, PF. JE, DN 75 / OE 85 MM (NBR 10351)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APUCADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
CURVA PVC PBA, JE. PS. 90 GRAUS. DN 100/OE 110 MM. PARA REDE AGUA (NBR 10351)

CRUZETA PBA COM BOLSAS ON 50

ARRASAMENTO MECÂNICO OE ESTACA OE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS OE ATÉ 40 CM- AF_0S/2021
VASO SANITÁRIO SIFONAOO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA . PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL
CROMADO, 1QX40CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EMCAMNHÃO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 0,80 M-ZII-: HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE M3). AF_07<2020
FLANGE AVULSO ON 150 PN10

CAIXA D ÃCUA EM POLIETIUENO. SOO UTROS (INCLUSOS TUBOS CONEXÕES E TORNBRA OE BÓIA) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO, AF_06/2021
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALORAME COM ARGAMASSA DÊ CIVENTO E AREIA, COM ADITIVO

IMPERMEABIÜZANTE. E = 2 CM. AF_06/2D1B

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MECÂNICO COMBETONEIRA 400L,
APUCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10PB4. COM EXECUÇÃO DÊ TALISCAS- AF_06/2014

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

4.38 00020327

923U3

92393

923U3

923H3

D0011493

Cm*2.2.2.8

2.3.2.8

2.4.2.6

2.S.2.6

CRS 886.67Irf

CRS 866,67

RS 866,67

RS 866.02

ni'

CitV

CUN4.43

CRS 863.35

RS 857,00

RS 857,00

RS 857,00

RS 857,00

RS 857,00
RS 657,00

RS 857,00

RS 844,48

0,01 %

0,01 %

0,01 %

ü,01 %

0,01 %

0.01 %

0.01 %

0,01 %

0,01 %

0.01 %

irV 8.40SINAPI3.3.16 94993

98.51 %

98,52%

98,53%

98.54%

96.55%

98.57%

98.58%

98,59%

CUN 1,00 RS 690.13

RS 690,13

R$S9C,13

RS 690,13

RS 690,13

RS 890.13

RS 690,13

R$ 85.01

15327

IS327

IS327

15327

15327

15327

15327

D00G3075

SEINFRA

SÊINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

2,1.3.14

2.2,3.14

2,3.3,14

2,4.3,14

2.5.3.14

2.6.3.14

2.7.2.14

CUN 1.DD
CUN 1,00
CUN 1,00
CUN 1,00

cUN 1,00
cUN 1.00

CUN 8.004.33

98.80% CRS 69.72

RS 135.76

RS 18.87

RS 17,27

RS 630,25

RS 88 57 RS 644,05

RS 842.90

RS 820.03

RS 793,28

nV 9,75SINAPI3.3.36 93369

0,01 %

0,01 %

0,01 %

96.61 %

96,62 %

98.63 %

96.85%

CRS 168.58

RS 23,43

RS 21.44

UN 500SINAPI

SEINFRA

SINAPI

2.2.3.12 D0001S28

13102

95601

C35.00

37,00

UN4.55
CUN3.1.3.10

CRS 762,64 RS 782,64 0.01 %UN 1,00SINAPI66932

0.01 % 96.66% CRS8.9S RS11.11

RS 368,72

RS 782,14m* 70,40SINAPI100082

0.01 % 98.67 % CRS 313,03

RS 619.47

RS 777,44

RS 769.25

UN 2.00SEINFRA13857

CRS 769,25 0,01 % 98.66%UN 1.00102622 SINAPI

CRS 762.85 0.01 % 98.69%RS 51.89 RS 64.42tn* 11.84SINAPI98552

C0,01 % 98.70%RS 24.82 RS 30.82 RS 742,8224,10nVSINAPI87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:8, PREPARO MECÂMCO COM BETONEIRA 400L,
APUCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA DE 10UM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

0,01 % 98.71 % CRS 24.82 RS 30,82 RS 742,8324,10nV87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APUCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA OE 10MM, COM EXECUÇÃO DETALISCAS. AF_06/2014

CRS 742,82 0,01 % 98.72%RS 24.82 RS 30.8224,10ni*SINAPI87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DETALISCAS, AF_08/2014

CRS 742.82 0,01 % 98,73%RS 24,62 RS 30.82nV 24,10SINAPI87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4O0L,
APLICADA MANUALMe/TÊ EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA OE 10WM, COM EXECUÇÃO DETALISCAS. AF_06/2O14

C0,01 % 98,74%RS 24.82 RS 30.82 RS 742,82nF 24,103NAPI87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12 8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APUCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C0,01 % 98.75%RS 24.62 RS 30.82 RS 742.82nF 24,10SINAPI87547

» T T3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:8, PREPARO MECAlíCO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 10UM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/3014

0.01 % 96.76% CRS 24.62 RS 30.62 RS 742,82itF 24,10SINAPI87547

CD
MASSA ÚNICA. PARA RECE61I/ENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 6, PRB»ARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APUCADA MANUALMENTÊ EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08«)14

C96,77% CRS 739.68 0.01 %24.00 RS 24.82 RS 30.82bF87S47 SINAPI

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO OE RNTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 8, PREPARO MECÃNKO COM BETONEIRA 400L.
APUCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES. ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DETALISCAS. AF_08/2014

cRS 739.68 0.01 % 96,78%nF 24.00 RS 24.82 RS 30,82SINAPI87547

n
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PREFBTUflA MUNCIPAL OE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.eiZ.S2S/XI001-W

OBJETO: IMPLANTAçAO OE SISTEMA DE ABASTECCIHENTO OE ÃOÜA NA ZONA URBANA 00 MUMClPIO DE BURrTlCUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024-M,S8C-02/Z0Z4 ● MA.ORSE-01/2024 - Sergipe,SBNFRA-02T

ENCAROOS SOCUtS NAO DESONERADOS : 112.6SK (HORA) 69.90K (MÊS) BDI: 24,1S%
CURVA ABC

PESO

ACUMULA

00(11)

CLASSIFICACVALOR UMT VALOR UNIT C/

8/801DESCRtçAO TOTAL PESO(H)CÓDIOO UNO QUANT.(TEM BANCO ÂOBDI

MASSA UNICA, PARA RECEBIA^NTO DÊ PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO OETALISCAS, AF_09/2014

R$ 739.63 0.01 % BS.79 K CRS 24.82 R$ 30,82nV 24,00SINAPIB75472.3.6.7

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12.8. PREPARO MECÂ/4CO COM BETONEIRA 400L,
APÜCADA MANUALMENTE EM FACES INTBíMAS DE PAREDES, ESPESSURA OE 1DMM, COM EXECUÇÃO DETALISCAS. AF_08«)14

CRS 739.88 0.01 H 98.80%irf 24.00 RS 24.82 RS 30.82SINAPI2.4.8,7 87547

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2 8. PREPARO MECÂ/8CO COM BETONEIRA 400L.
APÚCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014

CRS 739,68 001 % 98.81 %m* 24.00 RS 24.82 RS 30.82SINAPI2.5.6.7 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA OE 10MM, COM EXECUCÃO DETALISCAS. AF_08/2014

CRS 739,68 0,01 % 98,82 %24,00 RS 24,82 RS 30,822.6.6.7 87547 SINAPI

MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APÜCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA OE 10MM, COM EXECUÇÃO DETALISCAS. AF_08/2014

arruElA borracha p/ flanges dn 400 PN10 p/ Água

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO. AF_08/2023
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, CN SO MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXÒES, CORTES E FIXAÇÕES PARA.
PRÉDIOS. AFJO/2015
TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 -66CM

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 -S8CM

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 66CM

TAMPAO FS?RO FUNDIDO aRCULAH T33 - 66CM

TAAAPAO FB?RO FUNDIDO CIRCULAR T33 - 88CM

TAMPAO FERRO FUNDIDO CIRCUUR T33 - 66CM

COMPCSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO OE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIAtf^LES, EM EDIFÍCIO RESIOEI-ZOAL COM
ELÉTROOOTO EMBUTIDO SEM NÊCESSIOAOE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELÉTROOUTC, CABO E QUEBRA (SEM LUMNÁHIA E

LÂMPADA). AFJ1/2022
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M", EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE VBXKA^.
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 l/P. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÃRIO (UNIDADE M3XKM).
AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE OE 10 M", EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM),

AF_O7/2O20
CHAPISCO APÚCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PÉDfiSRO. ARGAMASSA TRAÇO

1 3 COM PR^ARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014
TESTE HIDRCSTÁTICO EM REDE DE ÃGUA / AOLTroRA

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, ON 100 MM. JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI

O FORNECIMENTO), AF_09/2D21

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMNHÃO BASCULANTE 10IM' - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,00 M’/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: K3). AF_07/202D
CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS. DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (N8R 10351)

CURVA PVC PBA, JE. PB. 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
CURVA OE PÉ 90 FF PARA ÁGUA ON 100 PN10

CURVA OE PE 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10

CURVA OE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 1XPN10

CURVA OE PÉ 90 FF PARA ÃGUAON 100PN10

CURVA DE PE90FF PARA ÁOUADN 100PN10

CURVA DE PÉ90 FF PARA ÃGUA DN 100 PN10

CURVA DE PÉ 90 FF PARA Agua DN 100PN10

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÃGUA DN 100 PN10

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÃGUA DN 100 PN10

CURVA DE PÉ 90 FF PARA AOUADN 100PN10

CURVA DE PÉ 80 FF PARA ÃGUA ON 100 PN10

CURVA DE PÉ 90 FF PARA AGUA DN 1QO PN10

CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÃGUA DN 100 PN10

0.01 % 98.83 S CR$ 24.82 RS 30.82 RS 739.6824,00nVSINAPI2.7,4.7 87547

RS 733,92

RS 731,51

0,01 %

0,01 %

96.84%

9B,aS %

CRS 147,76

RS 26.45

RS 183,48

RS 32.64

UN 4,003,1.8.24

3.26

SEINFRA

SINAPI

16439

93382 Cm" 22.26

CRS 119,05 H$ 714,30 0.01 % 98,96 %M 6.00 R$95,873.3.24 91703 Piopno

CRS 713,02

RS 713,02

RS 713,02

RS 713.02

RS 713,02

RS 713.02

0.01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0.01 %

0.01 %

98,87%

98,88%

96.69%

98.90 %

98.81 %

88.92%

1,00 RS 574,19

RS 574.19

RS 574,19

RS 574,18

RS 574.19

RS 574.18

RS 713,02

RS 713,02

RS 713,02

RS 713,02

RS 713,02

RS 713.02

UN2.1.4.8

2.2.4.a

2.3.4.8

2.4.4.8

2.S.4.8

2-6.4.8

0S9312

059312

059312

059312

059312

059312

SBC

CUN 1,00SBC

C1,00UNSBC

CUN 1,00SBC

cUN 1,00SBC

CUN 1.00SBC

R$711,98 0,01 % 96.93% CRS 143.28 RS 177,92UN 4.00SINAPI3.3.29 104477

CRS 3,35 RS 707,52 0,01 % 98.04%M3XKM 211,20 RS 2,702.5.1.3 93580 SINAPI

98.95% CR$ 2,70 RS 3,35 R$ 707,52 0,01 «M3XKM 211,20SINAPI2.6.1.3 03589

R$ 707,52 0,01 % 98.96% CRS 2,70 RS 3,35M3XKM 211,202,7,1,3 93589 SINAPI

98.97% CRS 4.56

RS 0.48

RS 38.13

RS 5,68

RS 0.59

RS 706,36 0,01 %

0,01 %

0,01 %

124,60m'SINAPI2.5.2.3 67879

96.98% CRS 703,22

RS 680,26

1.191.90

14,00

6465 ORSE2.3.3.10

CRS 48,59 98.86%UNSINAPI2.1.3.26 103138

0,01 %

0,01 %

0.01 %

0,01 %

0.01 %

0,01 %

0,01 %

0.01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0.01 %

0,01 %

0.01 %

0.01 %

0,01 »

96,99% CRS 6,95

RS 135,76

RS 135,76

RS 535,90

RS 535.90

RS 535.90

RS 535.90

RS 535.90

RS 535.90

RS 535,90

RS 535.90

RS 535.90

RS 535,90

RS 535,90

RS 535,90

RS 535.90

RS 11,11

RS 168.56

RS 163.58

RS 685,46

RS 665,48

RS 685,48

RS 665.48

RS 685.48

RS 665,48

RS 665,48

RS 685.48

RS 685.48

RS 665.48

RS 665,48

RS 685.48

RS 665.48

RS 876,71

RS 874,32
RS 874,32

RS 665,48

RS 665,48

RS 665,48

RS 665,48

RS 665,43

RS 665,48

RS 665,48

RS 665,48

RS 665,48

RS 665,48

RS 665.48

R$685.48

RS 665.48

nV 60,91SINAPI3.1.2,3 100962

99.00% CUN 4.00SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

2.1.3.12

2.5.3.12

Z1.3.17

2.2.3.17

2.2.3.21

2.3.3.17

2.3.3.21

2.4.3.17

2.4.3.21

2.5.3.17

2.5,3.21

2,6.3.17

2.6.3,21

2.7.2.17

2.7.2.21

00001826

00001628

13476

13476

13476

13476

13478

13476

13476

13476

13476

13476

13476

13476

13476

99.01 %

99.02%

99.03%

99.04%

99.05%

99.06%

09.07%

99.06%

99.09%

99,09%

99,10%

99,11 %

99,12%

99,13%

CUN 4.D0

CUN 1,00

CUN 1.00
CUN 1.00
cUN 1,00
cUN 1,00
cUN 1.00 X T

Ç.5'cUN 1,00
cr

cUN 1,00
cUN 1,00
CUN 1,00
cUN 1.00

cUN 1.00
c

a>UN 1.00

n

c
■ü

o
AJ



) )

PREF0TURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: ai.612.52SIID001-40

OBJETO: IUPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/7024 - U.SBC ● DZnOZA ● MA.ORSE ● 0112024 - Sarglpa.SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% jHORA) 68,90% (MÉS) BDI: 24,18%
CURVA ABC

PESO

PESOt%) ACUMULA

DO(%)

CLASSIFICACVALOR UNtT VALORUKRTa

SI BDI
descricAo TOTALUNO QUANT.ITEM CÓDIGO BANCO AoBDI

CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIA5 E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDRBRO, ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PRB>ARO MANUAL AF_0e/2014
CURVA PVC PBA. JE, PB, 90 GRAUS, ON 50 / OE SD MM, PARA REOE AGUA (NBR 10351)

UMPEZA MANUAL DE VEGETAÇAO EM TERRENO COM ENXADA, AF_OS«)1«
ASSENTAMENTO DECONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNCMOO PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA 'NAo INCLUI

O FORNECIMENTO), AF_08/2021
ASSENTAMENTO DECONEXÀO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE OE AGUA, DN100MM, JUNTA FLANGEADA'NAO INCLUI

O FORNECIMENTO), AF_DB/2021
ASSENTAMENTO DE CONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNOlOO PARA REDE OE AGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA 'NAO INCLUI

O FORNECII*NTO), AF_09I2021

ASSENTAVENTO DE CONEXAo COM 1 ACESSO, FERRO FUNOlOO PARA REDE DE AGUA, ON 100 MM, JUNTA FLANGEADA 'NAO INCLUI

O FORNECIMENTO), AF_DB(2021
ASSENTAMENTO DE CONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNOlOO PARA REDE DE ÁGUA, DN100MM, JUNTA FLANGEADA ;nAO INC-UI
O FORNECIMENTO), AF_09/2021
ASSENTAMENTO DE CONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNOlOO PARA REDE DE AGUA, ON 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NAo INCLUI

O FORNECIMENTO). AF_09/2021
CARGA. MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EMCAMINHAO BASCULANTE 10 IiP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIORAULICA

(CACAMBADEO.SOM^/m HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: K3). AF_070020
BANCADA DE GRANITO CINZA POUDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇtó
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAçAO OE AGUA DE ECHFICAÇAo QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRA.TIBROCIIAENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_06I2016
JOELHO 00 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇAO DE ÁGUA OE EOIFICAÇ Ao QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA-TIBROCIIAENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/201B
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 110 MM INSTALADO EMRESERVAÇAO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÁO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIIAENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO, AF_06«016
JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL. DN 110 MM INSTAUDO EM RESERVACAO DE ÁGUA DE EDIFICAÇAo QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBflA.FI6ROCII4ENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_06í»18
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÁO DE ÁGUA DE EOIRCAÇAO OUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBHATIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016

JOELHO SO GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÁO OE ÁGUA OE EOIFICAÇAO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA-TIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO, AF_0eTJO18

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÁO 06 ÁGUA DE EDIFICAÇAo QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRA/FIBROCIIÁENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO, AF_08/2016

EI«OÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÁMCA, EM ARC.AVIASSA TRAÇO 1:2 8, PREPARO MANUAL APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2E 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COMEXECUÇAO OE

TALISCAS. AF_0e/2014
CRU2ETA DE REOUÇAO PBA COM BOLSAS DN 75 « SO
CABO CE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MU-. ANTI-ChAMA 4507750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS ● FORNECIMENTO E

INSTALAÇÁO. AF_12/2015
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (Clk^NTO E AREIA), PREPARO MANUAL APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE.
ADERICO. ESPESSURA 2CU. AF_08/2014
TESTE HIOROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

EXECUÇAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM ARMADO. AF_07/7316

TÉ. PVC, SOLDÁVEL. DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAQÁO (^ ÁGUA DE EDIFICACÁO OUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRAff^IBROClMENTO FORNECIMENTO 6 INSTALAÇÁO. AF_06«)1B
TÊ. PVC. SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÁO 0€ ÁGUA DE EDIFICAÇÁO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FISRAfflBROClMENTO FORNEaMENTO E INSTALAÇÁO. AF_06O)16
TÉ. PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÁO CE ÁGUA DE EDIFICAÇÁO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_08/2O18
TÊ. PVC. SOLDAvEL. DN 110 mm INSTALADO em RESERVAÇÁO CE água OE EDIFICAÇÁO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_06«)16
TÈ. PVC, SOLDÁVEL, ON 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÁO CE ÁGUA OE EDIFICAÇÁO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO, AF_0e/2O16
TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÁO CÊ ÁGUA OE EDIFICAÇÁO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMEf/TO E INSTALAÇÁO. AF_D6«J16

CR$ 5.08 RS 6.30

RS 37,76

RS 4,07

RS 48,Se

RS 652,68 0,01 « 99.14 Strf 103.60SINAPI3.3.12 87876

RS 642.26

RS 636.93

0,01 %

0,01 %

0,01 %

99,15%

99.16%

CUN 17,00

156,25

RS 30,43

RS 3,38

4.26 00001845

98524

SINAPI

SINAPI C2.1.1.1

RS 39,13 R$631,67 99,17% CUN 13,00SINAPI2.2,3,26 103138

0,01 % 99,17% CRS 39,13 RS 48.59 RS 631,67UN 13,00103138 SINAPI2.3.3.26

RS 46.59 R$631,67 0.01 % 99,16% CUN 13,00 RS 39,13SINAPI2.4.3.26 103138

RS 39.13 RS 48.50 RS 831,67 0,01 % 99.19% CUN 13,00SINAPI2.5.3.26 103138

RS46.se RS 631,67 0.01 % 99.20% CUN 13,00 RS 39.13SINAPI2.6.3.26 103138

CRS 39,13 R$48.59 RS 831.87 0,01 % 99.21 %UN 13,002.7.2.26 SINAPI103138

RS 621,04

RS 605,56

RS 598,26

0,01 %

0,01 %

0.01 %

99.22% CnV 55,90 RS 8.95 RS 11,112.4.1.2 100982 SINAPI

RS 476.06 99.23% CUN 1.02 RS 593,69

RS 299.13

SBC3.3.43 190276

99.23% CUN 2.00 RS 24C.S9SINAPI2.1.5.11 94686

CRS 24C.69 RS 299.13 RS 598.26 0,01 % 99.24%UN 2.002.2.5.11 94686 SNAPI

0,01 % 99,25% CUN RS24C.8S RS 299.13 RS 598,262.002.3.5.11 94686 SINAPI

RS 598.26 0,01 % 99,26% CUN 2.00 RS 240,69 RS 299,132.4.5.11 94866 SINAPI

0,01 % 99.27% CRS 240.69 RS 299.13 RS 596,26UN 2.002.5.5.11 94666 SINAPI

RS 596.26 0,01 % 99.27% CUN 2.00 RS 240.89 R$299,13SINAPI2.6.5.11 94666

RS 299.13 RS 596.26 0,01 % 99.26% CUN 2,00 RS 240.692.7.3.11 SINAPI94686

RS 52.32 RS 596.44 0.01 % 99.29% CnF 11,40 RS 42,14SINAPI3.3.13 87532

RS 26,50

RS 4.13

RS 592,20

RS 591,36

0,01 % 99.30% CUN 18.00 RS32.9CSEINFRA4.59 I3105

CRS 5,12 0.01 % 99,31 %M 115,50SINAPI3.3.31 91926

99,31 %

99,32%

99.33%

C9.75 RS 48,31

RS 0.48

RS 59.98 RS 564,90

RSSSS.50

RS S4S.79

0.01 %SINAPI bF3-3-37 87737

CRS 0,59

RS 103.37

0,01 %

0.01 %

941,548465 ORSE2.6,3.10

CbF 5,28 RS 63.25SINAPI2.S.2.5 94992

CRS 214.18 RS 265.96 RS 531,92 0.01 % 99,34%UN 2,002.1.S.13 94701 SINAPI

0,01 % 99,34% CRS 214.16 RS 265.96 RS 531,92SINAPI UN 2.002.2.5.13 94701

» r
c V»

0.01 % 99.35% CUN 2.00 R$214,16 RS 265.96 RS 531,92SINAPIZ3.5.13 94701

cr
CRS 214,16 RS 265.96 RS 531,92 0,01 % 98,36%UN 2.002,4.5.13 94701 SINAPI

05
0.01 % 99.37% CRS 214,18 RS 265.96 RS 531.92UN 2,00 c2.5.5.13 94701 SINAPI

0,01 % 99 37% CUN R$214.18 RS 265.96 RS 531.922.002.6.5.13 94701 SINAPI

'a
n

25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.B12.S25JA)001-4D

OBJETO: IMPLANTAçAo OE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÃQUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI-OI/ZUZA ● M,SBC - 02/2024 - MA,ORSE - 01IZ024 ● Scrglpt.SEINFRA-027

ENCAROOS SOCIAIS kAO DESONERADOS : 112,COS (HORA) SS.OOM (MÊS) BOI: 24,1811
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUHUU

0O(%)

0.01 « BS.38 H

CLASSIF1CACVALOR UMT VALOR UNiT C/

S/BDI
TOTALDESCRtçAO UND QUANT.BANCOITEM CÓDKM AoBOI

TÈ, PVC, SOLOAvEL ON 110 mm INSTALADO EM RESERVAÇAO C£ ÁGUA DE EDIFICACAO OUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEClIieNTO E INSTALAÇAO. AF_06/2D16
PONTO OE CONSUMO TERMINAL DE AOUA FRIA (SUBRAMAg COM TUBULAÇAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMEMTO EM ALVENARIA, AF_12/2014
TESTE HIDROSTATICO EM REDE OE ÁGUA / ADUTORA

CURVA PVCPBA. JE, PB, 90 GRAUS, ON 100/DE110MM, PARA REDE AGUA(NBR 10351)

CURVA PVCPBA. JE. PS, 90 GRAUS. ON 100 / OE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

CURVA PVCPBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100/OE110MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
CURVA PVCPBA. JE, PB. 90 GRAUS, ON lOOfDEUOMM. PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 W, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).
AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAWNHÁO BASCULANTE 10 M’ ● CARGA COM ESCAVADEIRA HKORAULCA
(CAÇAMBA OEO.SOM'/11' HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE: W). AF_070020

CRUZETA DE REDUÇAo PBA COM BOLSAS DN 1001 50
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA . FORNECIMENTO EINSTALAÇÁO. AF_12/2D17

TÊ DE REDUÇÁO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÁO DE ÁGUA DE EDIFICAÇAO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRAiFIBROCIMÊNTO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_06(2016

TÉ DE REDUÇÁO PVC, SOLOÁVEL, DN 110 MM X 60 MM. INSTALADO EM RESEHVAçAo DE ÁGUA DE EDIFlCAÇAü OUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO Ê INSTALAçAo. AF_06í2018

TÊDEREDUÇAO PVC, SOLOAVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÁO DE ÁGUA DE EDIFICAÇAO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRA/FIBROCI1AENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_06/2016
TÉ DE REDUÇÁO PVC. SOLOÁVEL. ON 110 MM X 80 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÁO DE ÁGUA DE EDIFCAÇÁO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FlBRA-TlBROCltAENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_06Í2016
TÈOE REDUÇÁO PVC, SOLOÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÁO OE ÁGUA OE EDIFICAÇAO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRATIBROai/ENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_06ra)16

TÊ DE REOUÇAO PVC, SOLDÁVEL. DN 110 MM X 50 MW, INSTALADO EM RESERVAÇÁO DE ÁGUA DE EDIFICAçAü QUE POSSUA
RESERVATÓRIO OE FIBRAPIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_06«)16

TÈOE REDUÇÁO PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÁO OE ÁGUA OE EDIFICAÇAo QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROClMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_D8/20ie

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_OW2020

ALVENARIA PE VEDAÇÁO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021
ALVENARIA OE VEDACÁO DE BLOCOS CERAlÍcOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X39 CM (ESPESSURA 0 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2D21

ALVENARIA DE VEDAÇÁO OE BLOCOS CERÁMCOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2D21
ALVENARIA DE VEDAÇÁO OE BLOCOS CERÁMCOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X39 CM (ESPESSURA B CM) E ARGAMASSA OE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÁO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÁO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 9X19X3B CM (ESPESSURA B CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021

ALVENARIA OE VEDAÇÁO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3B CM (ESPESSURA S CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021
CURVA 22 3(7 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75

ASSENTAMENTO OE TUBC DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÁO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2017
ASSÉNTAMENTO OE CONEXÃO COM 1 ACESSO. FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA. ON 100 MM JUNTA FLANGEAOA (NÁO INCLUI

O FORNECIMENTO). AF_0S/2021
ASSENTAMENTO OE CONEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE OE ÁGUA, ON 100 MM, JUNTA FLANGEAOA (NÁO INCLUI

O FCRNECIIiCNTO). AF_(»i2021

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE OE ÁGUA, DN 100 MM JUNTA FLANGEAOA (nAOINClUI
O FORNECIMENTO). AF D9/2021
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNOlOO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEAOA (NÁO INCLUI

O FORNECIMENTO). AF_D6/2021
ASSENTAVENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNI3100 PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEAOA (NÁO INCLUI

O FORNECIMENTO). AF_09/2021

CRS 285,96 RS 531,922,00 RS214.1BUNSINAPI2.7.3.13 94701

0,01 % 9B.39 %

99.39 H

99,40 K

99,41 %

99,42 H

99.42 %

CRS 172,12

RSO.SS

RS 166,56

RS 166.56

RS 168,56

RS 166,56

RS 3,35

R$516,36

RS 513,19

RS 505,74

RS 505,74

RS 505,74

RS 505,74

RS 501,18

UN 3,00 RS 136.61

RS0.4S

RS 135,76
RS 135,76

RS 135,76

RS 135,76

SINAPI3.3.17 69S07

C0.01 %

0,01 %

0.01 %

0,01 %
0 01«

666.622,5.3,10

2.3.3.12

2.4.3.12

2.6.3.12

2.7.2.12

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

6465
CUN 3,0000001626

00001626

00001S28

00001326

CUN 3,00
CUN 3,00
CUN 3.00

C0,01 % 69.43 HRSZ70M3XKM 149.00SINAPI2-4.3.9 93569

CRS 490.95

RS 464.74

R$477,54

RS 466.88

0,01 % 99,44 HnF 45 00 RS 6.95 RS 11.11

RS 53,66

RS 159.16

RS 234,43

100962 SINAPI2.2.1.2

0,01 «
0,01 *

B6.44H

B6.4SK

CUN 9.00 RS 43.36

RS 126,16

4.57 13106

66936

SEINFRA

SINAPI CUN 3.003.1.7.S

CQ.01 SS 99,46 HUN RS 136.792.00SINAPI2.1.5.14 94702

0,01 % BB.46 H CRS 166,79 RS 234.43 R$463.88UN 2.00SINAPI2.2.5.14 94702

RS 463.88 0,01 % 99.47 S CRS 136,79 RS 234,43UN 2,00SINAPI2.3.5.14 94702

0,01 W 96.47% CRS 163,76 RS 234.43 RS 463.68UN 2.00SINAPI2.4.5.14 94702

CRS 234 43 RS 468.36 0.01 % 69.46%RS 166,78UN 2.002.5,5.14 94702 SINAPI

0.01 % 99.49% CRS 186,79 RS 234.43 RS 468.88UN 2.002,6,5.14 94702 SINAPI

0,01 %

0.01 %

99.49% CRS 166.79 RS 234.43 RS 468,36

RS 453,90

RS 449.20

UN 2.00SINAPI

SINAPI

2.7.3.14 94702

99,50%

99,51 %

CRS 8,12

R$74.55

rrf 55,90 RS 6,54

RS 60.04

2.7.2.4 101616

C0,01 %nr" 6.03SINAPI2.1.5.5 103323

96.51 % CRS 74,55 R$448.20 0,01 %RS 60,04m* 6.032.2.5,5 SINAPI103323

0,01 % 99.52% CRS 60.04 RS 74,55 RS 449,206.03rty2.3.S.5 103323 SINAPI

99,52% CRS 74.55 R$449,20 0.01 %6.03 RS 60,04m*SINAPI2.4S.S 103323

0.01 % 99.53% CR$74.55 RS 449,20rtr* 6.03 RS 60,04SINAPI2-S.5.5 103323

RS 449,20 0,01 % 99.54% CRS 60.04 RS 74,55iti* 6.03SINAPI2.6.5.S 103323

99.54% CRS 74,55

RS 221,94

RS 22.eC

RS 449,20

RS 443.68

0,01 %

0,01 %

0,01 %

6.03 RS 60.04

RS 178,73

RS 16.20

tn*SINAPI2.7.3.5 103323

99,55% CUN 2.004.29 13106 SEINFRA

99.58% CRS 440.70M 19.50SINAPI4,13 97132

RS 437,31 0,01 % 99.56% CRS 39.13 RS 46.59UN 900SINAPI2.1,8.12 103136

C0,01 % 09.57%RS 39,13 RS 46.59 RS 437,31UN 9.00SINAPI2.2.6.12 103138

98.57% CRS 437.31 0.01 %RS 39,13 RS 46,59UN 9.00SINAPI2.3.6.12 103138

CR$437,31 0,01 % 99.58 %RS 39,13 RS 46.59UN 9.00SINAPI2.4.8.12 103138

CRS 437,31 ü,01 % 96.59%RS 39,13 RS 48.59UN 9,002,5.8,12 SINAPI103138



))

PR€FEITURA MUNICIPAL OS BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.E12.52S/f0001-40

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DEÃQUA NAZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI - 0Vt024 - M.5BC - 02/2024 ● MA.ORSE - 0112024 - Sergipe,SSNFRA -027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112.68% (HORA) 68,90% (MÊS) BOI: 24,18%
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA

DO (%)

Q.01% 99.58%

CLASSIFICAÇVALOR UNITOVALOR UMT

S/BDI
TOTALDESCRIQÃO

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE OE ÃGUA, DN100MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO). AF_06/2021

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÃGUA, DN lOQ MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO). AF DB/2021

EXECUÇÃO OE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2Ú15
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05í201S
UMPEZA MANUAL OE VEGETAÇÃO EMTERRENO COM ENXAOA.AF_05/2013
UMPE2A MANUAL DE VEGETAÇÃO EMTERRENO COM ENXADA.AF_0SOT18
CURVA 22 3cr PBA COM PONTA E BOLSA DN 100

ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALAS. AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS- AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_D3/20ie
ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALAS. AF_03/2016
REOUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE OE AGUA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
LOCAÇÃO DE REDE OE ÁGUA OU EMOTO. AF_10/2018
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M". EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÃRIO (UNIDADE M3XKM).

AF_07/2020

(COMPoaçAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PREOIOS, AF_ia2015
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNBRA CROMAOA DE MESA. PADRÃO POPULAR . FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO, AF_12/2013
TESTE HIDROSTATICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA

CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M' - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA OE 0,80 M"/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/202D

EXECUÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES,VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE, NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO DÊ ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PIL>RES,VIGAS £ LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE, NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES.VIGAS E LAJE,NÃO INCLUI FUNDAÇÕES, FCK = 25 MPA
ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JEDN 100/OE llOmrr

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100/OE HOmrr

ADAPTADOR. PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JEDN 100/DE llOmrr

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / DE 110mm

ADAPTADOR. PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JEDN 100/OE llOmrr.

ADAPTADOR. PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JEDN 100/DE HOmrr

CRU2ETA PBA COM BOLSAS DN 100

TE DE REOUCAO PVC PBA. B8B, JE DN 100X 75 /OE110 X8S MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE OE 10 VP, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÃRIO (UNIDADE M3XKM).

AF_07/2020

APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2D14
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 W, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE. M3XKM),
AF_07/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALAS. AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2D16
ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALAS. AfIo3/2Q16
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

UNO QUANT.BANCOITEM CODIGO ÃOBOI

CRS 48.59 R$437,319.00 R$39,13UNSINAPI2,8.8.12 1D3138

0,01 % 99.80% CRS 48.59

RS 69,35

R$4,07

R$4,07

R$4,07

RS 429,77

RS 110,71

RS 110,71

RS 110.71

RS 110,71

RS 110,71

RS 110.71

RS 110,71

RS 34,38

RS 110,71

RS 6,95

RS 3,35

RS 437,31

RS 433,43

RS 429,79

RS 428,79

RS 429,79

RS 429,77

RS 415,16

RS 415,18

RS 415,18

RS 415,18

RS 415,16

R$415,19

R$415,18

RS 412,56

RS 393,24

RS 388,50

UN 9,00 RS 39,13SINAPI2.7.4.12 103138

Q.01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

U,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

c99.60%

99.61 %

99.61 %

99.62%

99.63%

99.63%

09.64%

99.64%

99.65%

99.65%

99.66%

09,87%

6,25 RS 55,85

RS 3,28

RS 3,26

RS 3,26

RS 345,09

RS 89,16

RS 89.16

nVSINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.1.2.8

2.5.1.1

2.6.1.1

2.7.1.1

92393

98524

96524

98524

13109

93358

93358

93356

93356

93356

93358

933S8

DDQ11323

93358

99063

CFtr' 105,60

105,60

105,60

Cir7

Cm*

CUN 1,004.30
C3,75tif2.1.6.1

2.2.6.1

2.3.6.1

2.4.6.1

2.5.8.1

2.6.8.1

2.7.4.1

Cr>V 3,75
C3,75 R$ 89,16irV

C3,75 RS 89.16

RS 69.16

RS 89,16

RS 89.16

R$27.60

RS 89.16

RS 5,60

rrr’

CitA 3,75
C3,75irF

Crrf 3,75

99.67 % C12,00UN4.37
C99,68 %3,55rrt"3.3.2

2.7.2.2
C09.66%55.90M

CRS 379,22RS 2,70M3XKM 113,2093589 SINAPI2.3.3.9

CRS 377,64 0,01 % 99.69%RS 76,03 R$94,41M 4,003.3.25 91792 Próprio

CRS 365,82 0.00% 99.70%RS 294.59 RS 365,82UN 1,00SINAPI3.3.44 86942

99.70%

99.71 %

CRS 351.06

RS 349.53

0.00%

0,00%
RS 0,48

RS 93.63

R$0.59

RS 116,51

595,02□RSE

SEINFRA

2.1.3.10 6465

13110
CUN 3.004.31

0.00% 96,71 % CRS 347.13

RS 335,29

RS 335.29

RS 335,29

RS 335,29

RS 335,29

RS 335,29

RS 335.29

RS 323.20

RS 323,20

RS 323,20

RS 323.20

RS 323,20

RS 323,20

RS 323,01

RS 316,16

R$304.13

RS 290,91

RS 290,91

RS 290,91

RS 277,04

RS 261.55

RS 261,55

RS 261,55

RS 291,55

31,25 RS 6,95

RS 2.160,08

RS 2.160.08

RS 2.160,08

RS 2-18008

RS 2.18008

RS 2.160,08

RS 2.160,08

RS 85,07

RS 65,07

RS 55,07

RS 65,07

RS 65,07

RS 65,07

RS 86.71

RS 63.65

RS 2,70

RS 14,48

RS 14,48

RS 14,48

R$2,70

RS 11.11m’SINAPI1009622.1.1.2

C0.00%

0,00%

0,00%

0.00%

0,00%

0,00%

0.00%

0,00%

0.00%

0,00%

0,00%

0.00%

0 00%

0,00%

0,00%

0,00%

99.72%

09,72 %

99,73 %

99,73%

99.74%

99,74%

R$ 1682,38

RS 1682.38

RS 2.682.56

RS 168138

RS 1682.38

RS 2.682,36

RS 168138

RS 80.80

RS 60.80

RS60.BC

RS 60.80

RS 60.80

RS 60.80

RS 107,67

R$ 79,04

RS 3.35

ríF 0,13Ptópro

Ptóprio

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio
SINAPI

aNAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

2.1.6.4

2.2.6.4

2.3.8.4

2.4.6.4

2.5.6.4

2.S.6.4

2.7.4.4

11.4,4

2-2.4.4

13.4,4

14.4.4

2.5.4.4

2,6.4.4

104488

104488

104458

104458

104458

104458

104458

00000047

00000047

D0000047

00000047

00000047

□0000047

13104

D0011379

Cnf 0,13
Cnr" 0,13

C0,13rrr’

CnA 0.13

CrrA 0,13
C99.74 %rrA 0,13
C99,75%UN 4,00

90.75% CUN 4.00

99.76% CUN 4,00
C99,76%UN 4.00
C99,77%

99,77%

99.78 %

99,76%

UN 4,00
C4.00UN

CUN 3,004.54
CUN 4.004.42

99,75 %

96,79%

99,79%

99.50%

99,80%

C90,60

16,18

16,18

16,16

82,70

M3XKMSINAPI2.6.3.9 93589

C0,00%

0.00%

0.00%

R$ 17,92rtV58489

86489

88AS6

aNAPI

SINAPI

SINAPI

2.3,8,1
CRS 17,98trf2.8.8.1 » f' -OCRS 17,98m»2.7.5.1

çr0.00% CRS 3,35

RS 110,71

RS 110,71

RS 110,71

RS 110,71

M3XKM2.S,3,9 63569 SINAPI

OCD0.00%

0,00%

0,00%

69.80 %

99.51 %

CRS 69.16

RS 56.16

RS 69.16

RS 69,16

rrA 2.36SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

11-5.1

2,15,1

2.3.5.1

2.4.5.1

93358

63358

93358

93358

■Cc2.36ny

C99,61 % ■702,36irA

c0.00% 99,51 %rrf 2,38
srd
So
c
T3



) )

PREFBTURA MUNCIPAL OE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: 01.el2.52S/ra001-40

' OBJETO: IMPLANTACAO DE SISTEMA OE ABASTECCIMENTO OE ÁOUA MA ZONA URBANA DO MUUClPtO OE 8URniCUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SI MAPI-01/2024-M,SBC-02^024 - MA.ORSE-0112024-Strglpe.SElMFRA-027

ENCARGOS SOCUIS HAo DESONERADOS : 112,6SX (HORA) EB.m (MÊS) BDI: 24,1811
CURVA ABC

PESO
CLASSIFICACVALOR UUT

S/BDI

VALOR UNIT C/
PESO(%) ACUMULA

DO(%)

99.02%

99.02%

99.02%

TOTALDESCRIÇÃO UNO QUANT.CÓ0K3OITEM BANCO AoBOI

0,00%

0.00%

0,00%

0,00%

cRS 09.10

RS 09.10

RS 09.10

RS 110.71

RS 110.71

RS 110,71

RS 8.10

RS 201.55

RS 261,55

RS 261.55

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2I)16
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2D16
ELETRODUTO FLEXlVEL CORRUGAOÕ, PVC, DN 25 MM (3/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12I2015
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 NP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA OE 0,60 M'/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07I2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 liP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIORAULICA

(CAÇAMBAOe 0,80 W/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE W3). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMTNHÃO BASCULANTE 10 M> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIORAULICA
(CACAM8ADe0.80AP/111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE M3). AF_07<2020
ASSENTAVeNTO 0ETU8C DE PVC PBA PARA REDE DE AOUA, CN 100 MM, JUNTA ELÁSTCA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM

Nível ALTO DÊ INTERFERÈNOAS (NÃO INCLUI FORNCCIMENTO). AF_11/2017

TE, PVC PBA. BB9, 90 GRAUS, ON 75 / OE 65 MM. PARA REDE AGUA (NSR 10351)

MASTRO 1 % PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-AF_12/2017
TESTE HlDROSTÁTtCO EM REDE DE AGUA/ADUTORA

ASSENTAMENTO OE CONEXÃO COM 1 ACESSO. FERRO FUNOlOO PARA REDE OE ÁGUA. ON 100 MM. JUNTA FLANGEAOA (NÃO INCLUI

O FORNECIMENTO). AF_D9/2021
CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS ON 10O«75
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).

AF_07/2020
CAPTOR TIPO FRANtCUNPARASPDA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
PONTO DE ESGOTO COM TUBO OE PVC filGIDO SOLDÁVEL DE O 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)
CURVA PVC PBA, JE, PB, 95 GRAUS, DN 75 I DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NSR 10351)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIORAULICA

(CAÇAMBA DE 0,80 M’/111 HP)E DESCARGA UVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020
ARRUELA BORRACHA PI FLANGESON 150 PN10P/ÁGUA

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4)
TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (A)
TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4)
TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4)
TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4)
TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (A")

TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4)

IT? 2,36.SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.5,5.1

2.8.5.1

2.7.3.1

93358

933D8

93358

CTp 2.36
Cm' 2,36

CR$237,33 99,83%R$ 6,53M 29,303.3.33 91644

CRS 11,11 R$ 234,64 0,00% 90,63%21,12 R$ 8.95nP2,5,1.2 100982 SINAPI

0,00% 99,63% CRS 6.95 RS 11.11 RS 234,6421,12nPSINAPI2.6.1.2 100962

CRS 234.64 0,00% 99.84%R$ 8.95 R$11,11np 21,122.7.1.2 SINAPI100962

99.64% CRS 222,46

RS 222.20

RS 219 81

RS 214.61

0,00%

0.00%

0.00%

0,00%

0,00%

0,00%

0.00%

RS 3,21

R$44,74

RS 177,01

RS 0.48

R$39.13

RS 51.95

RS 3.98M 55.902,7,2.5 97123 SINAPI

CRS 55,55

RS 219.61

RS 0,59

RS 48.59

90.64%

99.65%

99.65%

UN 4.00SINAPI

SINAPI

ORSE

4.40 00007066

96986

6465

CUN 1.003.1.7.3

2.2.3.10
C363,75

99.65% CRS 194.36

RS 193,53

RS 169.61

RS 184,00

RS 179.86

RS 178,44

RS 166,20

RS 165,92

RS 165,23

RS 165,23

RS 165,23

RS 185,23

RS 165.23

RS 165,23

RS 165,23

4.00UNSINAPI3-1S.29 103138

C99.65%RS 64,51UN 3,00SEINFRA4.56 I8026

CRS 3.35 99 66%RS 2,70

RS 148,18

RS 72,42

R$71,85

R$8.95

RS 33,41

RS 133.06

RS 133.06

R$ 133.06

RS 133,06

RS 133,06

RS 133.06

RS 133,06

M3XKM 56.60SINAPI2-1.3.B 93569

CRS 164,00 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

99.66%

99.66%

99.86%

1.00UNSINAPI

ORSE

SINAPI

3.1.7.1

3.3.22

96969
CRS 69.932,001679
CRS 89.22UN 2,004.27 00001624

C99,87%RS 11.1114.96riPSINAPI2.4.3.8 100982

C0.00%

0,00%

0,00%

0,00%

0.00%

0.00%

0,00%

0.00%

99.87%

99.87%

99.67%

RS 41.48

RS 165,23

RS 165,21

RS 165,21

RS 165,23

RS 185.23

RS 165.23

RS 185,23

UN 4,00I6429

11920

11929

11929

11929

11929

11929

11929

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

3,1,5.23

2,1.3.15

2.2.3.15

2.3.3.15

2.4.3.1S

2.5.3.15

2.6,3.15

2.7.2.15

CUN 1,00
C1,00UN

c99.66%UN 1,00

99.68%

99.66%

99.68%

99.66%

CUN 1,00
cUN 1.00
c1.00UN

cUN 1.00



))

PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITUCUPU ● HA

CNPJ: 01.612.S2S/n001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DEÁOUA HAZÚNA URBANA 00 MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS ; SINAPI-01/2024-M.SBC-02/2024-MA.ORSE-01/2024-Strglpe.S0NFRA-027

ENCAROOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 112.66X {HORA) 69,90'/; (MÊS) BOI: 24,18'4
CURVA ABC

PESO

PESO(%) ACUMULA

DO(H)
96.69 H

CLASSIFICACVALOR UUT VALOR UNITC;

3/BOI
TOTALOESCRIÇAO UNO QUANT.ITEM BANCOconoo Ao801

CRS 162.12

RS 180.96

0,00%

0.00%

3.00 RS 43,52

RS 129,62

RS 5.OS

RS 54.04

RS 160.96

RS 6.30

UNSINA PI

SINAPI

ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, J£. DN 75 / DE 95 MM

BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 H PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2D17
CMAPISCO APUCAOO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER OS PEDRBRO. ARGAMASSA TRAÇO

13 COM PRS>ARO MANUAL AF 06/2014

CMAPISCO APUCAOO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER OE PEDRBRO. ARGAMASSA TRAÇO

1 3 COM PRB^ARO MANUAL AF.06/2014
CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER OE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PREPARO MANUAL- AF_06/2014
CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDRBRO. ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_Í6/2014
CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014
CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO

1 3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
CHAPISCO APUCAOO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER OE PEDRBRO. ARGAMASSA TRAÇO

1:3 COM PRB»ARO MANUAL. AF_06/2014

TOMADA LÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P*T 20 A, l/JCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A5J2/201S

TUBO. PVC, SOLDÁVEL DN 115 MM INSTALADO EM RESERVAÇÁO DE ÃGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBR/VFIBROCIMENTO FORNEC1ME/JTO E INSTALAÇÃO, AF_D672D16
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÁO DE ÁGUA DE EDIRCAÇAO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_06/2D16
TUBO, PVC, SOLDÁVEL. DN 110 MM, INSTALADO EM RESB?VAÇÁO OE ÁGUA OE EDIRCAÇÁO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_06«316
TUBO, PVC, SOLDÁVEL. ON 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÁO DE ÁGUA OE EDIRCAçAO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_Ü6/2016
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÁO DE ÁGUA DE EOIFICACÁO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_C«/2018
TUBO. PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM. INSTALADO EM RESBÍVAÇÁO DE ÁGUA OE EDIF1CAÇÁO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_0e/2O16
TUBO. PVC, SOLDÁVEL. DN 110 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÁO DE ÁGUA OE EDIFICAÇÁO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_06/2D16
PONTO DE ESGOTO COM 'UBO OE PVC RlOIDO SOLDÁVEL DE O 50 MM (PIAS DE COZINHA, MAQUINAS DE LAVAR, ETC...;

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P*T10A INCLUINDO SU='ORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÁO. AF_12/2015
ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA. JE, DN 50 / OE 80 MM

PONTO OE ESGOTO COM TUBO DE PVC filGIOO SOLDÁVEL DE Ó 100 MM (VASO SANITÁRIO)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EMCAMINHÁO BASCULANTE 10 M'● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDHAULICA

(CAÇAMBA OÊ0.80 M>/111 HP) E DESCARGA ÜVRE (UNIDADE PC). AF_07/2020
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES RETÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÁOS;. AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METALICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÁOS;. AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÁOS;. AF_01/2020
CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 75

TRANSPORTE COM CAMINHÁO BASCULANTE OE 10 W, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).

AF_07/2020
CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÁO BASCULATÍTE 10 M’ ● CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBADEO-SOM-ZIII HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). AF_O7/2O20
TRANSPORTE COM CAMINHÁO BASCULANTE DE 10 WP, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM).

AF_07/2020
PAPELQRA OE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO RXAÇÁO. AF_10/2016
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO. INCLUSO FIXAÇÁO. AF_01/2D20
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÁO BASCULANTE 10 NP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULCA
(CAÇAMBA DE 0,80 M=/111 HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / OE 1 lOmm

4.23 0000(043

96967 98.69% CUN 1,003.1.7.2

CR$ 151.20 0.X% 99.69%m* 24,002.1.6S 67878 SINAPI

CRS 151.20 0,00% 99.69%RS 5.08 R$6.30nV 24,002.2.6.e 87876 SINAPI

0,X% CRSS.OS RS 6,30 RS 151,20 99,90 %24,00nVSINAPI2.3.8.6 87878

RS 151,20 Q.00% 99.80 % CRS 5,06 R$6,30rr? 24.00SINAPI2.46.6 87878

CRS 151,20 0.00% 89,90 %nP 24,00 RS 5,08 RS 6.30SINAPI2.5.8.6 87678

CRS 151,20 0,00% 98,90%RS 5.08 R$6,30rtP 24.00SINAPI878782.e.s.e

cRS 6.30 RS 151,20 0.00% 99.90%ítP 24.00 R$5,06SINAPI2.7,4.6 87878

RS 148.38 0,00% 69.61 % CRS 39.83 RS 46.46UN 3.003,3,35 91667 SINAPI

CRS 141.14 RS 141.14 0.00% 96.61 %1.00 RS 113,66M2.1.S.9 94^ SINAPI

CRS 141,14 0,00% 96.91 %RS 113,66 RS 141,14M 1.002.2.S.9 64656 SINAPI

CRS 141,14 0,00% 99.91 %1,00 R$113,66 RS 141,14M2.3.5,9 94665 SINAPI

0,00% 99,91 % CRS 113,66 RS 141,14 RS 141,14M 1,00SINAPI2.4.5.9 94655

0,00% 99.92 S CRS 113,66 RS 141,14 RS 141.14M 1,002.5.S.9 SINAPI94655

0,00% CRS 141,14 RS 141,14 99.92%M 1,00 RS 113.66SINAPI2.8.5.9 94655

0.00% 99.92% CRS 113.66 RS 141,14 RS 141,14

RS 139.29

M 1,002.7.3.0 SINAPI94655

C0.00% 99.92%1,00 RS 112.16 RS 139.283.3.21 1673 ORSE un

0.00% CRS 67.16 RS 134.36

RS 128,00

RS 127,57

RS 125,76

99.92%UN 2.00 RS 54.10SINAPI3.3.36 92023

C0.00%

0.00%

ee.92%UN RS 13.89

RS 102,73

RS 16.x

RS 127,57

e.x4.22 00000052 SINAPI

ORSE C99.93%1,Mpt3.3.2) 1683

C0,X% 99.93%Irf 11,32 RS 8,95 RS 11,11SINAPI2.3.3.8 100982

0,«% 99.83% CRS 30,89 RS 38.35 RS 122,72in* 3,202.2.7.1 SINAPI100754

CRI 122,72 0,OT% 99.93 %RS 30.89 RS 38,35itP 3,20SINAPI2-4.7.1 100754

CRS 122,72

R$ 117,48

0,W%

0,X%

0,W%

99.93%RS 30.69

RS 47,31

RS 2.70

RS 36,35

RS 58.74

irf 3,202.5.7.1 SINAPI1X754

69.93% CUN 2.005EINFRA4.56 I31X

99.94% CRS 3,35 RS 115.91M3XKM 34.M93S69 SINAPI2.2.3.9

CRS 1X.87 0,X% 99.94%Itp RS 8.95 RS 11.116.08SINAPI2.6.3.8 100982

C0,X%

O.X%

0,X%

0,X%

0,X%

99.94%RS 2,70 RS 3,35

RS 97,66

RS 95.54

RS 11.11

RS 99.16

RS 97,66

RS 95,54

RS 91,67

RS 80,60

«A3X<M 29.x93569 SINAPI » T -O

c 35‘a
3.3.6

X.64% CRS 78.65

RS 76.94

UN 1.xSINAPI

SINAPI

3.3,41

3.3.42

95544

95545

O"
O

99,94% CUN 1,X

CD
99,94% CR$6.95

R$85,07

m* 8,27SINAPI2.S.3.8 100962 c
c66.94%1,00 RS X,XUN X2.1.3.11 00X0047 SINAPI

n
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o
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PREFQTURA MUNICIPAL DE SURITUCUPU ● ItU

CNPJ: 01.B12.52S<n0D1-40

OBJETO: IUPLANTACAO OE SISTEMA DE ABASTECCIUENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 0112024 ● M,SBC - 02/2024 ● MA.ORSE ● 0112024 ● Serglpc.SElNFRA -027

ENCARGOS SOCIAIS HAO DESONERADOS : 112.SS% {HORA) E9.00V. (MÊS) BDI:24,18S
CURVA ABC

PESO

ACUMULA

DO(S)

0S,9SH

eS.BSK

pe.9SK

se.oSH

ee.osH

CLASSIFICACVALOR UNITC/VALOR UNIT

SIBDI
CÓDIGO DESCRIÇAO PESO (%)UND QUANT. TOTALBANCOITEM AoBDI

RS 60.80

RS 80.80

RS 60,80

RS 80.80

RS 60.80

RS 80.80

RS 77,56

R$77,56

RS 77,56

RS 77,56

R$77,56

RS 77,56

RS 77,56

RS 77,56

RS 77,56

RS 77,56

RS 77,56

RS 77,56

RS 77,56

RS 77,56

RS 75,61

0,00%

0.00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0.00%

0,00%

0.00%

0.00%

0.00%

0,00%

0,00%

0,00%

0.00%

0.00%

0,00%

0,00%

0,00%

0.00%

c1,00 RS 65.07

RS6S.07

RS 65.07

RS 65.07

RS 65.07

RS 65.07

RS 26.45

RS 26.45

RS 26.^

R$26.45

RS 26.45

RS 26.45

RS26.ti

RS 26.45

RS 26.45

RS 26.45

RS 26.45

RS 26.45

RS 26.45

RS 26.45

RS 80.80

RS50.6C

Rseo.eo

RS 80.80

RS 80.60

RS 6060

RS 32.84

RS32B4

RS 3264

R$3264

RS 3264

RS 3284

RS 32.84

RS 32.84

RS 32,84

RS 3284

RS 32,84

RS 3284

RS 32.64

RS 32.64

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JEON 100/ DE llOmoi

ADAPTADOR. PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE ON 100 / OE 1 lOnvn

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE DN 100 / OE llOmfn

ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO JE ON 100 / DE 1 lOmír

ADAPTADOR, PVC PBA. A BOLSA DEFOFO JE ON 100 / OE 1 lOtiwr

ADAPTADOR, PVC PBA. A BOLSA DEFOFO JE ON 100 / OE llOlwr

REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08CT23
REATERRO MANUAL DÊ VALAS, COM COMPACTAOOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO. AF_08n023
REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTAOOR OE SOLOS OE PERCUSSÃO. AF_0S/2O23
REATERROMANUALOEVALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO. AF_08/2023
REATERRO MANUAL OE VALAS. COM COMPACTADOR OE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF..0e/2023
REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTAOOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO, AF_087m23
REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTAOOR OE SOLOS OE PERCUSSÃO, AF_08/2023
REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO. AF_08/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO. AF_08/2023
REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTADOR OE SOLOS OE PERCUSSÃO. AF_08/2023
REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO, AF_08ra)23
REATERRO MANUAL DEVALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO. AF_08/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS OE PERCUSSÃO. AF_08/2023
REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEORBRO. ARGAMASSA TRAÇO

1 3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO

1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEOfiBRO. ARGAMASSA TRACO

1.3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRL/TURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEORBRO. ARGAMASSA TRAÇO

1.3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO

1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014
CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER OE PEORBRO. ARGAMASSA TRAÇO

1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014
CHAPISCO APUCADO EMALVENARIASEESTRUTURASOECONCRETOINTERNAS.COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO

1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M OO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 W - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE0,a0M'/11l HP) E DESCARGA UVRE (UNIDADE. M3). AF_07/202D
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1'"

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1*'

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1'‘'

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1“'

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1"

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1"

CAIXA SIFONADA. PVC. ON 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL OE DESCARGA OU EM RAMAL

OE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12íM14
KIT DE REGISTRO DÊ GAVETA BRUTO DE LATÃO VV. INCLUSIVE CONEXÕES. ROSCAVEL. INSTALADO EM RAMAL OE ÃGUA FRIA -

FORNEaweMTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
CAP. PVC PBÁ JE. ON 50 / DE 60 MM. PARA REDE OE AGUA (N6R 10351)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_D3/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/201S
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/Z018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. Af”o3/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AfIo3/2018
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA. PVC. SOLDÃVEL, ON 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN2.2.3.11

2.3.3.11

2.4.3.11

2.5.3.11

2,6.3.11

2.7.2.11

2.1.SJ

2.1.6.3

2.2.S.3

2.2.6.3

23.5.3

23.6.3

24.5.3

24.6.3

25.5.3

2.S.8.3

2.6.5.3

2.6.5,3

2-7,3.3

2.7.4.3

0000m47

00000347

00000347

00000347

00000347

00000047

63362

63382

63362

93362

63362

63382

63382

93382

93382

93362

63382

63382

93382

93382

C1,00U.N

CUN 1,00
C1.00UN

CUN 1.00

99.95% CUN 1,00

99,95%

68.95%

66.65 %

69.65%

99,96%

66.96%

69.66%

99,96%

Cm" 2.36

C2.36

Cnr* 2.36

Cm* 2,36

CbP 2.36

C2.36fty

c2.36

C2.36flT*

C96.66 %m’ 2.36

96,86 %

66,66 %

C2.36

CtTV 2.36

69.66% CrrP 2.38

096.66%

96.97%

m’ 2,38

C2.36rrí'

0,00% 66.97 % CnV 12,05 R$5.38 RS 6.302.15,6 67878 SINAPI

CRS 5.36 RS 6.30 RS 75,91 Q.00% 99.67%m' 12 052.2.S.6 87878 SINAPI

69,67% C12.05 RS 5,08 RS 6,30 RS 75,61 0,00%SINAPI nr*2.3.5.6 87876

0,00% 99.67% C12,05 RS s.oe RS 6,30 RS 75,92nVSINAPI2,4.5,6 87978

99.67% CRS 5.08 RS 6 30 RS 75.92 0.00%ny 12,05SINAPI2.5-S.6 67878

0.00% 99.67% C12,05 RS 5,38 RS 8.30 RS 75,92fiVSINAPI2.8.5.6 87878

R$6.30 RS 75,91 0,00% 99.67% CnV 12,05 RS 5,06SINAPI2.7J.8 87678

CR$68,72 0,00% 99,67%UN 3,00 RS 17,91 R$22,24SINAPI3.3.30 92888

96,67% CRS 8,95

RS 24,60

RS 24,60

RS 24,60

RS 24,60

RS 24,60

RS 24,60

R$ 11,11

RS 30.54

RS 30,54

RS 30.54

RS 30.S4

RS 30.54

RS 30.S4

RS 62,88 0,00%5,662.1.3.8 100992 SINAPI

CRS 61,08

RS 61,08

RS 61.08

RS 61,08

R$61.08

R$6108

RS 60.76

0.00%

0,00%

0,00%

0,00%
0.00%

0.00%

99,68 %

96,98 S

99.98%

99.96%

99.96%

99,98%

99.98%

UN 2,00SBC2.1.4.6

2.2.4.6

Z3.4.6

2.4.4.6

2.5.4.8

2.6.4.S

052292

052262

0S2292

0S22B2

0S22B2

052292

CUN 2,00SBC

CUN 2,00SBC

CUN 2.00SBC

CUN 2.00SBC

CUN 2,00SBC

CR$60.76 0.00%100 R$46.93SINAPI U.N3.3.26 69707

CRS 55,02

RS 8,29

RS 110,71

RS 110.71

RS 110.71

RS 110,71

RS 110,71

RS 110,71

RS 19,44

RS 55,02

RS 40,74

RS 42,51

RS 42,51

RS 42.51

RS 42,51

RS 42,51

RS 42,51

RS 38,66

0.00%

0,00%

0,00%

0.00%

Q.00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

99.96%UN 100 RS 44.31SINAPI3.3.19 89972

C99.98%

99.66%

UN RS6.se

RS 89.16

RS 69.16

RS 89,16

RS 68,16

RS 69,16

RS 89.16

6.004,25 SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

00001206
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93356

93358

83356

93358

93358

» r
c 3' “

cm* 0.382,14.1

2.2.4.1

2.3.4.1

2.4.4.1

2.5.4.1
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PREFaTURA MUNCIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ; oiEi2.s3»noai-40

OBJETO; IMPLANTAçAo 06 SISTEMA OE ABASTECCIMENTO DE AOUA NA ZONA URBANA DO MUNICiPIO DE BURÍTICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01/2024- M,5BC - 020024 - MA.ORSE ● 01/2024 - ScrgIpe.SaNPRA -027

ENCAROOS SOCIAIS HÃO DESONERADOS : Í12.S8K (HORA) ES.90K (MÊS) BDI: 24,IBS
CURVA ABC

PESO

PESO|S} ACUMULA

DO (S)

0.00 S 39.99 S

classificai;VALOR UKIT VALOR UMTC/

S/BDI
TOTALdescriçAo UNO QUANT.ITEM CÓDIGO BANCO AoBDI

BUCHA OE REDUCAO. LONGA, PVC, SOLOAVEL, DN 60 X 25 MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO. AF_08«C2
BUCHA OE REDUÇAO. LONGA, PVC, SOLOAVEL, DN 60X25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AQUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO. AF_06/2022
BUCHA 06 REOUCAO. LONGA, PVC, SOLOAVEL, ON 80 X 25 MM INSTALADO EM PRUMADA 06 ÁGUA ● FORN6CIM6NTO E
INSTALAÇAO, AF_06/2022
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLOAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO. AF_06/2022
BUCHA OE REDUÇAO, LONGA, PVC, SOLOAvEL. DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA OE ÁGUA ● FORNECIMENTO E
INSTALAÇAo. AF_06/2022
BUCHA OE REDUçAO. LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA 06 ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇAo. AF_06«>22
REATERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAo. AF_08ra»3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAMNHAo BASCULANTE 10 M> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAÇAMBA 0E0,30M'/111 HP) E DESCARGA UVR6 (UNIDADE M3), AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE D6 10 M*, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. M3XKM).

AF_07/M20
R^TERRO MANUAL OE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
TESTE HIDROSTATICO EM REDE OE ÁGUA / ADUTORA

COLAR DE TOMADA, PVC. COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL OE ÁGUA, AF_06/2022
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAV/LS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL OEÁGUA. AF_06/2022
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, OE 110 MM X W OU 110 MM X 3/4". PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
COLAR 06 TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA, AF_06/2022
COLAR DE TOMADA. PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO OIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA OE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCUUMTÊ 10 M- - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DEO.aOM*/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE. W3). AF_07/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR OU6 2,5 M [ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR OUE 2,5 M [ACERTO DO SOLC NATURAL).

AF_08/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 6 MENOR QUE 2,5 M (ACERTO 00 SOLC NATURAL).

AF_06/2O2O
PREPARO DE FUNDO DE VALA CCM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1 ,S M E MENOR QUE 2.5 H [ACERTO DO SOLC NATURAg.
AF 06/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M [ACERTO 00 SOLC NATURAL).

AF_0B/2020
PRÍpARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_06/7020

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 2SMM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_09/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 2SMM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_0e/2O22
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 06/2022

JOÍlHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRISUtÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO EIMSTALAÇÁO,
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLOAVEL, DN 2SM1A INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALACÁO-
AF_06/7022
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL, DN 2SMM, INSTALADO EM RAMAL OE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO EI//STALAÇÁO.
AF_06/DJ22
JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, ON 2SMM. INST/ALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OE ÁGUA - FORNECIMENTO 6 INSTALAÇÃO.
AF 06/2022

DlÍcHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES. 5BRANCO. PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ■. AGUA FRIA

CRS 19.44 RS 36.662,00 RS 15,68UNSINAPI2.2,5.15 103^

0.00% 99,99 % CRS 19.44 RS 38.86UN 2,00 RS 15.66SINAPI2.3.S.1S 103966

0,00% 99.99% CRS 19.44 RS 38,862,00 RS 15,68UNSINAPI2.4.5.15 103966

CRS 19,44 RS 38,86 0.00% 99.96%RS 15.66UN 2.00SINAPI2.S.5.1S 103966

0,00% 69.99% CRS 1944 RS 38,86UN 2.D0 RS 15.662.6J,15 SINAPI103966

CRS 38,86

RS 38.66

RS 36,44

0,00% 99.99%RS 15,66

RS 26.45

RS 6.95

RS 1944UN 2,002.7.3.15 103966 SINAPI

C0.00% 69.90%RS 32.64rrt* 1.18SINAPI3.3.4 93362

CRS 11.11 0,00% 99.99%rxV 3,46SINAPI2.2.3.8 100992

0,00%

0,00%

0,00%

0.00%

0,00%

0,00%

0.00%

0,00%

0.00%

0,00%

0.00%

69.66 % CRS 3,35

RS 32.64

RS 0.59

RS 26,76
RS 29.76

RS 29,76

RS 29.76

RS 29,76

RS 29.76

RS 14,16

RS 11,11

RS 37,45M3XKM 11,16 RS 2,70

RS 26.45

RS 0.46

RS 23,67

RS 23.97

RS 23,97

RS 23,97

RS 23,67

RS 23,67

RS 11.41

RS 8.95

2.7.2.9 63569 SINAPI

CRS 36,71 96.99%

96.99%

69,69 %

99,99 %

99.69 %

69.99%

nF 1.12SINAPI

OR5E

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.7.2.7

2.7.2.10

2.1.4.5

2.2.4.S

2.3.4,5

2.4.4,5

2,5.4.5

2,6.4.S

3.3.34

93362
CRS 32.96SS,906465
CRS 29,76

RS 29,76

RS 29,76

RS 29,76

RS 29,76

RS 26,76

RS 28,32

UN 1,00104034

1Q4034

104034

104034

104Q34

104034

93854

CUN 1.00
C1,00UN

CUN 1.00

99.69 % CUN 1,00
C66.96 %

99,99 %

UN 1,00

CUN 2.00

CRS 26,30 99,99%2,37nVSINAPI3.3.5 100682

0,00% 99.99% CRS 4.01 RS 21,055.2S RS 3,23m*2,1.5.2 1D1617 SINAPI

0.00% 100 00% CRS 4.01 RS 21,05ni* 5,25 RS 3.23SINAPI2.2.S.2 101617

CRS 21,05 0.00% 100 00%R5 3,23 RS 4.01nf 5,25SINAPI2.3.S.2 101617

0,00% 100.00% CRS 4,01 RS 21,055,25 RS 3,23m*2.4.S.2 101617 SINAPI

100 00% CR$21,05 0,00%RS 3,23 RS 4,01ní 5,25SINAPI2.5.5.2 101617

C0,00% 100,00%RS 4,01 R$21,055.2S RS 3,23tiA2,6,5.2 101617 SINAPI

CRS 21,05 0,00% 100.00%RS 3,23 RS 4,015,25m'aNAPI2.7.3.2 101617

100.00% CRS 10.40 RS 20,60 0.00%R$8,36UN 2.002,1,5.12 SINAPI69408

100,00% CRS 20,60 0,00%RS 8,36 RS 10.40UN 2,00SINAPI2.2,5.12 69408

0.00% 100.00% CRS 10.40 RS 20,80RS 6.36UN 2,00SINAPI2.3.5.12 69406

CRS 20.80 0.00% 100.00%RS 6,38 RS 10.40UN 2.00SINAPI2.4,5.12 89406

100,00% CRS 20,80 0.00%RS 8,38 RS 10.40U.N 2,00SINAPI2.5.5.12 89406

C0,00% 100.00%RS 10.40 RS 20,60RS 6.38UN 2.002.6,5.12 89406 SINAPI

C0,00%

0.00%

100.00%RS 10.40 RS 20,80

RS 15,93

UN 2.00 RS 6.38

RS 12,63

2.7.3.12 69406 SINAPI

100.00% CRS 15.93UN 1,00SINAPI00007606
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PREFEITURA MUNCIPAL DE BURITUCUPU ● MA

CNPJ: Q1.612.52SWOOMO

OBJETO: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DEAQUA NA ZONA URBANA DOMUNtClPIO DE BURITICUPU-MA
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI ● 01^024- M,5BC - D2n024 - MA.ORSE ● 0U2D24 . Scrgipe.SEINFRA ● 027

ENCARGOS SOCIAIS NÁO DESONERADOS : 112.UK (HORA) 69,m (MÊS) BDI: 24,ir4

CURVA ABC

PESO

ACUMULA

í»|%)

CLASSIFICACVALOR UNIT VALOR UNITC;

S/BDI
DESCRlgAO TOTAL PESO|«]UND OUANT.BANCOITEM CODIOO AoBOI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMNHAO BASCULANTE 10 M- - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAUUCA

(CAÇAMBA DE 0,60 NP/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE. M3), AF_07'2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU K5UAL A 1,5 M E MENOR OUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_06/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL),

AF_Oa/2020
PREPARO DE FUNDO OE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR OUE 2.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
PREPARO DE FUNDO OE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_0e/2O2O
PREPARO DE FUNDO OE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M E MENOR QUE 2.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_0e/2O2O
PREPARO DE FUNDO OE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1 ,S M E MENOR OUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020

PREPARO DE FUNDO OE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/r020

0,00% cBp R$ e,9S RS 11,11 RS 12.42 100.00%1,12SINAPI2.7.2.Í 1009S2

0,00% 100,00% c2,50 RS 3,23 RS 4.01 RS 10,02SINAPI1016172.1.0.2

0,00% 100,00% c2.50 RS 3,23 RS 4.01 RS 10,02101617 SINAPI2.2.8.2

RS 3,23 RS 4,01 RS 10,02 0,00% 100,00% Cm* 2.50101617 SINAPI2.3.6.2

0,00% 100.00% C2,50 RS 3,23 RS 4.01 RS 10,02rrf101617 SINAPI2,4.6.2

RS 10,02 0,00% 100,00% C2.50 RS 3,23 RS 4,01rrJ2.5.6.2 101617 SINAPI

100.00% C2,50 RS 3,23 RS 4,01 RS 10,02 0.00%nV101617 SINAPI2.6.6.2

RS 10,02 0,00% 100,00% C2.50 RS 3,23 RS 4.01SINAPI2.7.4.2 101617

5S98.S62.02

1.424.928.91

RS 7.323.390,93

Tetol «tm BDI

Total de BOI

Total Geral
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kUíTPERQRA ●
ENGENHBRO aviL ● CREAJ4A 112025108-7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ; 01.612.525//0001-40

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO
MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA

VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M,SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 -

Sergipe,SEINFRA-027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÊS) BDI; 24,18%

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do !SS (entre 2% e 5%);

50,00%
5,00%

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto

itens Siglas
Adotado

4,93%Administração Central AC

Seguro e Garantia 0,49%SG

Risco R 1,39%

Despesas Financeiras 0,99%DF

Lucro 8,04%L

Tributos (impostos COFINS 3%. e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) 2,50%ISS

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) 0,00%CPRB

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) 24,18%BDI PAD

BDI SEM desoneração 24.18%BDI DES
1

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula;
(1+AC + S*R + G)*(1 + DFrn+U

(1-CP-ISS-CRPB)
- 1BDI =

Declaro para os devidos fins que. conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra
corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

'Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração
Pública.")

Observações:

4 de Abril de 2024Buriticupu-MA
Local Data

Nome: LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA
CREA/CAU: 112025108-7

ART/RRT: N® MA20240760021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITUCUPU - MA

CNPJ: 01.612.525//0001^0

OBJETO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECCIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO ML
VALORES BASEADOS NOS BANCOS : SINAPI - 01/2024 - M.SBC - 02/2024 - MA.ORSE - 01/2024 - Sergipe,SEINFRA - 027

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS : 112,68% (HORA) 69,90% (MÉS) BDI: 24,18%

ViGFNCIAAPARTIRDE 12/2023MARANHAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAÇÃO SEM

MENSALI
CÓDIGO DESCRIÇÃO MENSALISTA HORISTAHORISTA

STA

%% % %

GRUPO A

TlNSS í 20,00% ( 20,00%
1,50% ' 1,50%"

0,00%Al 0,00%

SESI 1,50%1,50%A2

jSENAI I 1,00% 1 1,00%1,00%1,00%A3

0,20%INCRA 0,20%

0,60%

J2,50%_
j.00%‘
JB.00%”
0,ÒQ%~
16,80%

0,20%

^Õ%
2,50%' . ^50%

3j)p%
8,00%^

0^0%^
36,80%

0,20%A4

0,60%SEBRAE 0,60%A5

2,50%Salário Educação

íSeguro Contra Acidentes de Trabalho
FGTS

A6

3,00% 3,00%A7

8,00% ^00%
0j00%
36,80%

A8

djjSECONCI 0,00%A9

16,80%TotalA

GRUPO B .J|
Não

incide
Não incideRepouso Semanal Remunerado 17,89% 17,89%BI

Não

incide

{ 0,85% I ~Ò,64%

11,03% I 8,33%
0,06%'^ 0,04%
0.74%~~*' 0,56%

Não incide 3,95%Feriados 3,95%B2

0^85%
11,03%

0,64%lAuxílio - EnfermidadeB3

8,33%13“ Salário

I Licença Paternidade

Faltas Justificadas

B4

0,04%0,06%B5

0,56%0,74%B6

Não

incide
Não incideDias de Chuvas 1,59% 1,59%B7

Auxílio Acidente de Trabalho 0,08% i. 0,10% 0,08%

0,03%

18,88%

_0,10%
ljl8%'
0,04%"
48,43%

B8

r9,20%Férias Gozadas 12,18%

*0,04%
T 48,43%

B9

Salário Maternidade 0,03%

18,88%

B10
1

TotalB

GRUPO C

IAvIso Prévio Indenizado I 4,58% I 3,46%
0,11% . 0,08%

1,73%

3,46%4,58%Cl

0,08%Aviso Prévio Trabalhado 0,11%C2

1,31%Férias Indenizadas 1,31%1,73%C3

1,82% ; 2,41% . 1,82%

0,39% 0,29%

^ 9,22% ^ 6,96%

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

] Indenização Adiciona!
Total

2,41%C4

0,29%

6,96%

C5 0,39%

C 9,22%

GRUPO D

{Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
Reincidência de Grupo A sobre Aviso
Trabalhado e Reincidência do FGTS

I

I 17,82% [ 6,95%
0,41% ● 0,31%

3,17%ÍJ4%,

0,38%

D1

0,29%D2

1 18,23% ' 7,26%3,46%TotalD 6,52% i

rz 46?ÍÕ^ 112.68% 69,90%TOTAMA+B+C+D) 82,97% _}

LUC/fe RAFAEL DA CONCEIÇÃO PERElRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MA: 112025108-7
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1. OBJETIVO

O presente trabalho, intitulado Projeto Técnico de Sistema de Abastecimento de Água,

tem como objetivo o dimensionamento do sistema hidráulico para o abastecimento do

Bairro Terra Bela, no Município de Buriticupu, MA

1.1 Característica da área de influência direta

Definição da Área de Influência

O sistema atualmente em operação da Caema na cidade de Buriticupu tem

abrangência de 255 ha, assentado em parcela da área urbana.

A área urbana do Município, conforme Censo IBGE 2010, é de 1190,52 ha, se

expandindo do atual núcleo urbano no sentido do Bairro Sagrima. A área situada entre

a urbi e o bairro Sagrima vem se caracterizando como área com forte tendência de

expansão, onde estão projetadas as implantações de 2 conjuntos residenciais: o Eco

Buriticupu com 1000 casas e o Nova Buriticupu com 500 casas, participantes do

Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, todos dispondo de sistemas

de abastecimento de água e esgotamento sanitário, inclusive ETEs. Também conta

a mesma área com loteamento composto de 1000 unidades, já com edificações sendo

Além destes, está prevista a implantação, no bairro Aeroporto, doerigidas.

Residencial Jose Gomes, com 1216 casas, também dispondo de sistema de

saneamento próprio.

A planta de abrangência do sistema proposto mostra, além da área limitada pelo

sistema atual (255 ha), a área de expansão de 574,6 ha. que complementa a área

urbana utilizada no Censo 2010 - IBGE. Os empreendimentos habitacionais ligados

ao PAC estão dispostos fora da área urbana.

1.2 Dados Gerais da Localidade

História do Município

Nos anos 1970, atraídos pelo Projeto Pioneiro de Colonização de Buriticupu, do

Governo Estadual, chegaram migrantes de estados do Nordeste e de Minas Gerais.

O interesse na região era o extrativismo florestal, que se desenvolveu junto com a

pecuária.
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As terras de Buriticupu eram originalmente habitadas pelos Guajá, provenientes do

litoral no Século XVII e Tupi-Guarani, a que se juntaram os Guajajara, na década de

1940. Hoje os Guajá, limitados a aproximadamente 50 indivíduos, habitam na terra

indígena Araribóia. O local fazia parte do município de Santa Luzia. O nome do lugar

se refere ao grande número de plantas de duas espécies

margens do Rio Pindaré.

Nos anos 80 a indústria madeireira, agricultura e o comércio foram os fatores que mais

contribuíram para o crescimento da economia de Buriticupu, transformando o

Município no maior povoado do Maranhão, ao ponto de mesmo na situação de

povoado, já possuía duas agências bancárias. Nesse mesmo período ocorreram

muitos conflitos agrários, com registro da ocupação de 36 fazendas e 56 mortes,

incluindo fazendeiros, jagunços, pistoleiros, policiais e agricultores.

Finalmente, em 10 de novembro o então governador do Estado, José de Ribamar

Fiquene, sancionou a Lei Estadual N° 6.162/94, (projeto dos deputados Oseias

Rodrigues e Carlos Braide), criando o município de Buriticupu, ocorrendo em 1996 a

primeira eleição municipal.

Localização

Localizado na microrregião de Pindaré, com área de 2.720 km^, no oeste do

maranhão, entre os paralelos 4°S e 46°W, na margem da direita do rio Buriticupu,

limita-se ao norte com Bom Jardim e Alto Alegre do Pindaré; a leste, com Santa Luzia;

ao Sui, com Amarante do Maranhão e, a Oeste, com Bom Jesus das Selvas.

A sede municipal está localizada nas coordenadas Geográficas de 04°20’45”, latitude

Sul e 46°24’04" de longitude Oeste, ás margens da rodovia federal BR222, sendo esse

seu acesso principal. É formado pelo centro e mais 15 bairros: Caeminha, EÍT, Colégio

Agrícola, Baixão, Cemitério, Terra Bela, Novo Horizonte, Vila Mansueto, Vila Cajueiro,

Vila Davi, Vila Primo, Vila Isaias, Vila dos Professores, Vila Santos Dumont e

Matadouro. A distância rodoviária até São Luis, capitai do Estado, é de 395 km.

buriti e cupuaçu - nas
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Figura 01 - Localização do Município de Buriticupu no Maranhão

Acesso

O principal meio de transporte é o terrestre. O transporte rodoviário, contando com

transportes coletivos que passam diariamente, através da BR-222, distando 395 km

da capital. Além do rodoviário, dispõe da Estrada de Ferro Carajás, que tem 34,8 km

de trilhos no Município, passando a 12 km da área urbana, possuindo parada na

localidade Presa de Porco. Também é utilizado, em menor escala, o avião, uma vez

que a cidade dispõe de campo de pouso (23M; 335121W; 9524168N - SIRGAS2000)

para pequenas aeronaves.

1.3 Meio Físico

Clima

O clima da região é caracterizado por apresentar concentração de precipitações

pluviais no verão, normalmente começando no período final de dezembro até o mês

de junho, e um período seco no inverno que compreende os meses de julho até a

segunda quinzena de dezembro. O clima é tropical, quente e semiúmido da zona



vl^BURmCJPü
BURITICUPU
.y^JdQÒ^202AProc.

f-is.
Rub.

equatorial e a média de chuva é de aproximadamente de 1800 mm/ano (INEMET

1990). A temperatura média anual varia geralmeníe entre 23°C e 33°C.

A tipologia climática segundo KÕPPEN, clima úmido (B1) - Figura 02 - com chuvas

de verão, período seco bem definido no inverno. A tipologia climática segundo

THORNTHWAITE & MATTHER (1948), clima úmido B1WA’a’ com moderada

deficiência hídrica no inverno entre os meses de junho a setembro, megatérmico (A')

ou seja, temperatura média acima de 18° C, sendo que a soma da evapotranspiração

potencial nos três meses mais quentes do ano é inferior a 48%, em relação a

evapotranspiração potencial anual de (a’).

A precipitação média anual é aproximadamente 1600 mm por ano (SUDENE, 1980)-

ver Figura 03 durante os períodos de 1968 a 2007. No Gráfico 1 são observadas as

quantidades médias de chuvas que caem em cada mês durante um ano, tendo os

extremos nos meses de agosto, com 30 mm de chuva, e no mês de março, aonde as

chuvas chegam em torno de 450 a 500 mm. Nos meses em que ocorrem os maiores

índices pluviométricos, são também constatadas as cheias dos rios e lagos, sendo os

escoamentos superficiais e subterrâneos seus grandes geradores.

À proporção que os volumes de chuvas vão diminuindo, as reservas hídricas ou os

corpos hídricos, influenciados pela evaporação, ventos e altas temperaturas na região,

sofrem significativa queda de vazão.

Gráfico 1: Comportamento das chuvas na cidade da região
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Para determinação do balanço hídrico climático da região, foram tomados dados

climáticos da DNAEE {disponíveis para o período de 1965 a 1999), que são

apresentados com representação gráfica do comportamento hídrico mensal da região.

Gráfico 2: Balanço hídrico
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Analisando o gráfico Balanço hídrico, os meses de maio e setembro são meses de

época seca, nos quais há deficiência hídrica, e outra relativamente chuvosa ou úmida

que vai de outubro abril. Os totais pluviométricos anuais na região, cerca de 81 % a

91 % ocorrem na estação chuvosa, outubro/abril, e cerca de 9% a 19% na estação

seca, maio/setembro. A região apresenta, portanto, um período seco, sob o ponto de

vista climático, de seis a nove meses e, em relação ao solo e à vegetação, uma seca

ecológica de cinco a oito meses.

Os excedentes hídricos se manifestam a partir do mês de janeiro, estendendo até o

mês de abril em toda a região, sendo que no mês de março concentra-se o maior

volume pluviométrico.

A deficiência hídrica começa no mês de maio com a suspensão da contribuição das

chuvas, contando apenas com o armazenamento de água no solo que por sua vez,

influenciados pelos ventos, radiação solar, tende a diminuir o teor de umidade do solo

nos meses seguintes, conseguintemente aumentando a evaporação.

Os excedentes hídricos na região se manifestam a partir do mês de janeiro para a

maioria dos municípios, perdurando estas condições até o mês de abril em toda a

região.

Analisando os gráficos gerados, pode ser confirmado que a região é marcada por duas

estações bem definidas; uma relativamente chuvosa que se caracteriza por
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apresentar pequenos a moderados excedentes hídricos, enchentes dos rios, baixa

evaporação, umidade relativa do ar elevada, solos úmidos e temperaturas brandas; e

outra seca caracterizada por déficits de precipitações elevadas, alta taxa de

evaporação, baixa umidade relativa do ar, solos secos, temperaturas elevadas e

vazante dos rios.

A radiação solar e a insolação são bastante intensas na região durante todo o ano

diminuindo apenas no período das chuvas em decorrência da forte nebulosidade

nessa estação

í
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Figura 03

Topografia

O Município Apresenta uma altitude média de 200 m acima do nível do mar

basicamente constituído por formações em tabuleiros, mais ou menos planos,

separados em faixas por consideráveis drenos. São grotões que atravessam o sentido

leste- oeste, rumo ao rio Buriticupu, e no sentido Oeste Leste, na direção do rio Zutiua.

Na área urbana, inclusive seu entorno, a topografia são acidentados, inclusive com

formação de voçorocas. O desnível altimétrico compreende as variações entre as

cotas 195 m - no bairro Sagrima - e 75 m - no Igarapé da Inhuma (Google Earth).

Geologia e Geomorfologia

É caracterizado por formação com pequena faixa de sul do estado do Maranhão. O

município apresenta formação Itapecuru e pequenas formações Pedra de Fogo, ^

f
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Mosquito e Piaui. A área urbana apresenta a formação Pedra de fogo que aflora ao

sul e sudoeste do estado. Sua idade permiana foi determinada com base em

Psaronius e posteriormente confirmado por outros macros e microfosseis. É

constituído por arenitos, siltitos e folheihos que se intercalam em proporções variadas

(Figuar 04).

No que se refere à geomorfologia, a feição primordial com grandes relevos ondulados,

onde há a predominância de Chapadas e Chapadões escarpados. As chapadas e

chapadões se apresentam como tabuleiros com vales sedimentados ou rochas

sedimentares (Figura 05).
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Figura 05

Hidrologia do Município

Na Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental são consideradas as bacias:

Gurupi, Itapecuru e Mearim como a primeira subdivisão da Região Hidrográfica e as

Sub-bacias do Gurupi, Litoral PA01, Litoral PA02, Pericumã, Turiaçu, Itapecuru, Litoral

MA 01, Munim e Mearim, conforme a Figura 06 seguintes.
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Figura 06 - Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental

O Rio Pindaré (Figura 07), um dos principais afluentes do Mearim, nasce a leste de

Montes Altos e tem como principais afluentes provindes das serras do Gurupi e

Tiracambu além do rio Buriticupu, Negro, Paragominas, Zutiua, Timbira, Água Preta e

Santa Rita. Suas descargas sofrem pronunciadas variações entre os períodos

chuvoso e seco, decaindo para 30,2 m^/s no trimestre setembro-outubro-novembro e

atingindo 493,7 m^/s no trimestre março-abril-maio, na cidade de Pindaré-Mirim.
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Figura 07 - Bacia do Rio Pindaré

O Igarapé da Inhuma é o nome do corpo hídrico que receberá os efluentes. O riacho

é de segunda ordem desaguando no rio Buriticupu, que por sua vez deságua na

margem do rio Pindaré.

F
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Pedologia

O solo da região possui classificação do tipo Podzoiicos vermelho amarelo e Areias

Quartizosas distróficas /álicas, segundo a classificação da EMBRAPA (1988). Trata-

se de uma região com formação do tipo cretáceo ou formação Pedra de Fogo e ocupa

quase 37 % do Maranhão. Abrange as regiões do centro norte e o oeste do Estado.

Predomina o arenito fino argiloso ou muito argiloso rico em argila do grupo das

caulinita típico representado, com baixa altitude, de 30 a 60 metros (Figura 08).
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Qualidade do Ar

A cidade de Buriticupu. além da poluição gerada pela combustão dos veículos
automotores, conta com inúmeras carvoarias que produzem carvão vegetal para o
pólo siderúrgico de Açailândia. Esse quadro é amplificado com as queimadas que
ocorrem de setembro a dezembro, realizadas por pequenos agricultores no preparo

do terreno para o plantio do ano seguinte. No entorno da área urbana essas coivaras
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agregam tanto a elevação da temperatura ambiente como a poeira que é dispersa
pelo vento, somando a poeira das áreas sem asfaltamento e calçamento.
A problemática da grande concentração de fumaça noturna é periódica, retornando
anualmente com as consequências à saúde da população.
A umidade relativa do ar varia entre 76 e 79 % durante o ano (Figura 09).
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Figura 09

Níveis de Ruído

A cidade de Buriticupu tem alguns problemas ligados a barulhos e ruídos
principalmente no centro comercial, onde vários lojistas instalam enormes estruturas
de som nas calçadas, para atrair o consumidor. Também carros, motos e bicicletas de
publicidade, com volume exagerado, circulam pela cidade diariamente.
Além do ruído produzido pelas estruturas de anúncios, contam os produzidos por
veículos automotores, e, nas áreas mais afastadas, os oriundos das moveíarias e

serrarias, que também estão localizadas no perímetro urbano.
À noite há alternância das atividades geradoras de ruído, que passa a ser produzido
pelas danceterias e bares.
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1.4 Meio Biótíco/Biológico

Flora

Predomina a vegetação Tropical úmida, representada pelas florestas Estacionais e
Perenifóiias (Figura 10).
Fauna

A fauna detém a predominância de animais silvestres (onças, macacos, veados,
pacas, tatus, curicas, jandaias, tucanos, currupiões, papagaios, etc...)
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Figura 10

1.5 Meio Socioeconômíco/Meio Antrópico

População
Conforme dados históricos do IBGE, a população total de Buriticupu no ano de 1.996
foi de 31.785 habitantes e no ano de 2.000 foi de 51.059, sendo 26.017 habitantes na

área urbana e 25.042 habitantes na área rural. Na contagem de 2007, o município
continha 61.490 habitantes, dos quais 31.210 em área urbana e no Censo de 2010, a
população total do Município era 65.237 habitantes e a área urbana continha 35.789.

As taxas de crescimento da população da área urbana variam de 2,63 % no período
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de 2000/2007 e 4,67 % no período de 2007/2010. No Município essas taxas variaram
de 1,99 % no período de 2007/2010 a 12,58 % no período de 1996/2000.
Características Urbanas

A cidade de Buriticupu possui um traçado regular, crescendo a partir do núcleo central.
A área central concentra a maior parte dos estabelecimentos comerciais da cidade.
Nessa região encontram-se as principais instituições e equipamentos de uso coletivo
como a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores, Fórum, a Igreja Matriz, dentre
outros estabelecimentos.

Existe uma predominância de tipologias construtivas horizontais e unifamiliares com
paredes geminadas.
A periferia da cidade é caracterizada por construções da população de baixa renda.
Esses locais são precariamente urbanizados, não dispondo de pavimentação e redes
de drenagem pluvial, o que contribui para agravar mais a situação dessa região.
Os números que melhor representam o adensamento populacional são a densidade
demográfica, que no Município é de 25,63 habitante/km^ e na área urbana 3004,4
habitantes/km^ e a ocupação média é de 4,34 habitante/domicílio.
A expansão urbana é tendenciosa no acompanhamento da BR 222, no sentido do
Bairro Sagrima e também para o entorno da área do aeroporto.
O crescimento de moradias é o fator mais ímpactante sobre o saneamento, visto que
oriundo do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federai e de loteamento, a

sede do Município sofre o acréscimo de 3.500 moradias, elevando em 42 % a
quantidade de domicílios.

Perfil Sócioeconômico

O rendimento nominal médio mensal da população acima de 10 anos no Município,
no Censo de 2010 IBGE, foi de R$ 543,29 e, em sua área urbana, de R$ 634,46.

sendo apresentados abaixo os quadros referentes à estatística do cadastro de
empresas (Quadro 1). de Renda média familiar por faixa de renda (Quadro 2), Valores
referentes ao PIB do município (Quadro 3), Números referentes à educação (Quadro
4 e 5) e Parâmetros e índices de Desenvolvimento Humano 2000 (Quadro 6).

Quadro 1 - Estatística do cadastro central de empresas 2010.

Número de unidades locais 586

Pessoal ocupado total 3.182

Pessoal ocupado assalariado	
Salários e outras remunerações (R$)

Salário médio mensal (SM)	
Número de empresas atuantes

2.665

28.495.000

1.7
584

Fonte: IBGE
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Quadro 2 - Domicílios com rendimento familiar.

Área UrbanaMunicípio %Faixa de Renda Domiciliar %

2,82%4,70%Até Va do SM 703 236

7,07%De V4 a V2 SM 1518 10,14% 591

29,69%De V2 a 1 SM 4450 29,72% 2481

31,20%De 1 a 2 SM 4184 27,94% 2607

11,4^De 2 a 3 SM

De 3 a 5 SM

1372 i.16%
5,44~%

957

7,50%815 627

4,01%De 5 a 10 SM 392 2,62% 335

0,47% 0,73%De 10 a 15 SM 71 61

0,32%De 15 a 20 SM 29 0,19% 27

De 20 a 30 SM 15 0,10% 0,16%13

> 30 SM 0,12% 0,22%18 18

S/rendimentos 1406 9,39% 4,83%404

SM = Salário-Mínimo = R$ 510,00
Fonte: IBGE

Quadro 3 - Valores a preço corrente do PIB de Buriticupu, referente a 2010

Valor adicionado bruto da agropecuária R$ 108.585,00X

1000

Valor adicionado bruto da indústria R$ 23.107,00X

1000

Valor adicionado bruto dos serviços R$ 144.368,00X

1000

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios R$ X

1000 7.343,00

PIB a preços correntes R$ X

1000 283.403,00

PIB per capita a preços correntes R$/hab 4.344,93
Fonte: IBGE

Quadro 4 - Números referentes à educação
MATRICULASDESCRIÇÃO ESCOLAS DOCENTES

Ensino Fundamental 76 464 14.515

Pré-Escolar 24 73 2.019

Médio 9 119 2.946

Fonte: IBGE

Quadro 5 - Escolaridade

DESCRIÇÃO

Superior Completo

PESSOA

431

Médio Completo e Superior Incompleto

Fundamental Compelto e Médio Incompleto

Sem Instrução e Fundamental Incompleto

2.342

3.310

21.203

Não Determinado 14

Fonte: IBGE

Quadro 6 - Parâmetros e índices de Desenvolvimento Humano 2000
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PARÂMETRO VALOR

61,35Esperança de vida ao nascer	

Taxa de alfabetização de adultos	
Taxa bruta de frequência escolar	
Renda per capita	
índice de esperança de vida (IDHM-L)

índice de educação (IDHM-E)	
índice de PIB (IDHM-R)	
índice de Des. Humano Municipal (IDH-M)

Ranking por UF	
Ranking Nacional	

Fonte: ONU - http://www.frigoletto.com.br/GeoEcon/idhma.htm
Condições Sanitárias
As condições gerais do quadro sanitário municipal são vistas através dos Indicadores
de Serviços Básicos (ISB), publicados na Tabela 9 do índice de Desenvolvimento
Municipal - IDM - 2010, IMESC, compreendendo:

0,613

0,658

104,974

0,606

0,628

0,55

0,595

74

4.761

● Número de domicílios com coleta de lixo em relação ao total de domicílios =

52,8 %

● Número de domicílios com abastecimento de água da rede pública em relação

ao total de domicílios = 61,8 %

● Número de domicílios com esgotamento sanitário em relação ao total de

domicílios = 0,8 %

O abastecimento de água é realizado pela Companhia de Água e Esgoto do Maranhão
- CAEMA, concessionária do sistema, onde a captação é realizada por 8 poços
tubulares profundos.

A cidade possui 2 reservatórios elevados, um desativado e outro em operação de
1000 m^ que é alimentado por 3 poços, sendo que os demais poços têm suas águas
recalcadas diretamente para a rede de distribuição.
O controle da qualidade da água é feito mensalmente pela CAEMA, em seu laboratório
de Imperatriz. O sistema de controle da qualidade da água também é acionado quando
de intervenções no sistema para manutenção de redes, quando é procedida
desinfecção.
O sistema de abastecimento de água, possui cerca de 4.477 ligações ativas e 1.461
inativas. Cerca de 20,33% das ligações têm hidrômetro e o restante das residências
paga uma taxa de acordo com o tamanho do imóvel, sendo que imóveis de até 40m^
pagam uma taxa mínima, havendo parcela da área urbana sem disponibilidade do
serviço.

Pequena parcela da população faz uso da fossa séptica e sumidouro para o destino
de efluentes, sendo que a maioria da população adota fossas rústicas. Merece
notoriedade que várias construções laçam seus esgotos diretamente nas vias
públicas.

O sistema de drenagem pluvial é basicamente superficial, também dispondo de

drenagem profunda. Na Av. Santa Isabel a construção da galeria de drenagem vem
contribuindo na formação de voçorocas.
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Cabe ênfase que as galerias pluviais existentes, além de transportarem as águas
pluviais, também recebem os dejetos de fossas e águas servidas procedentes das
edificações do entorno.
O Município não conta com aterro sanitário. O lixo é coletado por caminhão caçamba
e despejado a céu aberto no “lixão” entre a Caeminha e a Vila Isaías bem no meio da
Cidade. O serviço de limpeza pública urbana é terceirizado e acontece regularmente.
Uso e Ocupação do Solo
O Plano Diretor (PD) estabelece o macrozoneamento, instituindo a Macrozona Urbana
- MZU e Macrozona Rural - MZR.

São diretrizes para o uso e ocupação do solo nas Macrozonas e para o parcelamento
do solo Urbano de Buriticupu.
As zonas homogêneas definidas pelo Plano Diretor levam em conta a configuração
urbana atual, a necessidade de reorganização dos alguns usos observados, de acordo
com as premissas básicas estabelecidas para a Cidade, a valorização dos aspectos
ambientais e paisagísticos, a aproximação da Cidade ao rio, a valorização das
encostas e fundos de vale, a separação do trânsito de passagem pelo trecho urbano
da BR 222 no tráfego urbano, a necessidade de criação de áreas habitacionais para
resolver os graves problemas de moradias precárias ou em situação de risco e a oferta
de áreas para atividades produtivas e de entretenimento e lazer, assim como áreas
institucionais.

Segundo a Lei n° 133/06 (Parcelamento do Solo Urbano do Município de Buriticupu)
“O parcelamento do solo para fins urbanos no município de Buriticupu poderá ser feito
mediante loteamento ou desmembramento.” (parágrafo único, Art. 1°) e “Os
parcelamentos para fins urbanos só poderão ser aprovados e localizados nas
Macrozonas Urbanas, de acordo com os limites e parâmetros fixados por Lei” (Art 2°)
Com base na Lei n° 132/06 (Uso e Ocupação do Solo nas Macrozonas Urbanas do

Município de Buriticupu), "As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS poderão
sobrepor as demais (...), flexibilizando seu Uso e Ocupação e Parcelamento para fins
de Interesse Social, (...)”. (parágrafo único do Art. 3®)
Quanto à previsão de área de Expansão Urbana, o Plano Diretor (Lei n° 131/06) diz,

“As Macrozonas Urbanas são áreas efetivamente utilizadas para fins urbanos, (...)
compreendendo os terrenos loteados e os ainda não loteados destinados ao
crescimento normal do assentamento urbano da sede do Município e dos povoados.”
(Art. 20) A área de expansão urbana está demarcada no mapa de Zoneamento Urbano
anexo à Lei.

Não está previsto no Plano Diretor (Lei n° 131/06), ou na Lei de Parcelamento do Solo
Urbano de Buriticupu (Lei n° 133/06), que os novos loteamentos devem prever

percentuais para área de habitação de interesses social.
Coeficientes e Macrozonas

Segundo o Art. 19 do Plano Diretor (Lei n° 131/06) foram definidas as seguintes
macrozonas: Macrozona Urbana - MZU e a Macrozona Rural - MZR, as categorias

para utilização da macrozona urbana foram estabelecidas no Art 3° da Lei de Uso e
Ocupação do Solo Urbano (Lei n° 132/06), obedecendo as seguintes categorias:

● Habitacional:

● Comercial e de serviços;
● Misto;

● Industrial;

● Paisagístico-ambiental.

De acordo com o Art. 9° da Lei de Uso e Ocupação do Solo, “A Macrozona Urbana 1
subdivide-se nas seguintes zonas de uso e ocupação:
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Zona Habitacional - ZH - permitidas as categorias de uso do solo;
● habitacional - HB 1;

● comercial e de prestação de serviço - CS 1;
● habitações de interesse social.

Zona Mista - ZM - permitidas as categorias de uso do solo:
● Habitacional - HB 1 e HB 2;

● Comercia! e prestação de serviços - CS 1 e CS 2;
● Edificações mistas de habitações - HB 1 e HB 2, com comércio e prestação

de serviços - CS 1, vinculadas às atividades de serviços profissionais e de negócios,
serviços pessoais, comércio de consumo local, comércio varejista e serviços pessoais.
Zona Comercial - ZC - permitidas as categorias de uso do solo:

● Comercial e prestação de serviços - CS 1 de atendimento à habitação e CS
2.

Zona Industrial - Zl - permitidas as categorias de uso do solo:
● Industrial;

● Comercial e prestação de serviços - CS 2;
● “Poderá ser permitido o uso residencial da subcategoria HB 1 e HB 2, quando

previsto na aprovação do loteamento e tiver isolamento das atividades industriais por
logradouro público e desde que seus proprietários apresentem um termo de ciência
do uso desconforme.”

Zona de Preservação Ambiental - ZA - permitidas as categorias de uso do solo:

● Habitacional incluído nas subcategorias HB 3;
● Paisagístico-ambiental.

Zona de Influência da Rodovia - ZIR, permitidos as categorias de uso do solo:
● Habitacional incluído nas subcategorias HB 1 e HB 2;

● Comerciai e prestação de serviços vinculados a serviços de hospedagens,
recreação, clubes noturnos, alimentação e de apoio às atividades rodoviárias da
subcategoria CS 1 e CS 2;

● Paisagístico-ambiental.

A Zona Mista - ZM interliga a rodovia BR-222 ao sudoeste à Avenida Castelo Branco
e ao nordeste à Rua São Marcos, o administrativo e o comercial pesado, formando

um eixo de atividades.” (parágrafo único, Art. 9°, LUOS n° 132/06).
De acordo com o Art. 12 (LUOS, n° 132/06), "As demais Macrozonas Urbanas terão
as seguintes categorias de uso e ocupação:

I - Habitacional incluído nas subcategorias HB 1 e HB 3;

II - Comercial e de prestação de serviço incluídos na subcategoria CS 1;
III - habitações de interesse social.

As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS poderão sobrepor às demais {...)”
(parágrafo único, Art.3° da LUOS)
Com base no Art. 21 do Plano Diretor Municipal (Lei n° 131/06), os coeficientes e os
índices de aproveitamento estão definidos na tabela seguinte, da Lei de Uso e
Ocupação do Solo (Lei n° 132/06)
Tabela 1 - Coeficientes e índices de aproveitamento

Número AFASTAMENTO (Mínimo)índice de

Aprovei
tamento

(I.A.)

Coe. de

ocupação

(C.O)

de N'’. Máximo
Taxa

permeabilidade

de
Uso deLat. Lat.vagas

FundoFrente
PavimentosDir. Esq.por

veículo
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20%2,0 1,5 ou
nulo

1,5 ou
nulo

250% Conforme

Código
de Obras

5.0ZH 1.0

n íü
20%nulo Sem Limite2,0 nulo80% nuloZC 2,5

Idem

30%2.5 6.060% 5.0 3.0 2.5Zl 1.5
Idem

Sem Limite 20%2.0 nulo nuloZM 80% 1.52.0
Idem

60%10,0 6.0 6.0 2.0ZPA 0,2 10% 15,0
Idem

20%nulo 2,0 nulo nulo Sem LimiteZIR 2.5 80%
Idem

;iver afastamento nulo o outro terá a obrigatoriedade de obedecer ao(*) quando um dos lados
afastamento indicado, diferente de zero.

Segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei n° 132/06), coeficiente de
aproveitamento é o “índice pelo qual se deve multiplicar a área do lote a fim de obter

a área máxima de construção permitida no lote.” (Inciso IV, Art. 2°)
Os parâmetros de utilização, estão definidos no Art. 34, "Os usos do solo nas
Macrozonas Urbanas, diferenciados segundo as suas características ou

potencialidades, são os seguintes:
● “áreas com uso misto de habitação, comércio e serviços compatíveis com as

residências, no centro original da cidade entre a sede da Prefeitura Municipal e a BR-
222;

● áreas com uso predominantemente habitacional, onde são permitidos

comércio e serviços de atendimento vinculado á habitação, localizadas entre as áreas
com uso

misto, na sede municipal, e nos povoados.
● áreas com usos de preservação ambiental localizadas em encostas. Por ser

área acidentada, de solo frágil e vulnerável à ocupação urbana intensiva por razões
ambientais, onde será permitido habitação de baixa densidade demográfica, como
chácaras de recreio, atividades culturais e de lazer. Devendo ser objeto de um

levantamento topográfico específico e delimitação assim como de um plano específico
de uso e ocupação no sentido de contenção de erosões:

● áreas com usos de abastecimento e serviços, onde são permitidas atividades
destinadas a estabelecimentos de produção, transformação, estocagem e
armazenamento de bens e produtos, comércio e serviços, localizadas ao longo da
rodovia nos trechos em que ela atravessa a cidade;

● áreas com usos de lazer e interesse paisagístico, ao longo do antigo açude
São Castelo, que deverá ser objeto de um plano específico de uso e ocupação no
sentido de se promover um grande espaço verde com características de parque
urbano.

A

● áreas com usos de transformação (industrial), estocagem e armazenamento
de bens e produtos, localizadas a oeste da cidade e a sul da rodovia, destinadas a

instalação das indústrias “poluentes" para onde deverão ser transferidas aquelas já
instaladas em locais impróprios não compatíveis com a sua atividade atual (usos
desconformes).
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o PD. não estabelece zoneamento e políticas específicas para as áreas centrais e
sítios históricos.

2E1S

O Plano Diretor instituiu a criação das ZEIS, “para a produção e melhoria de habitação
de interesse social, promover a regularização jurídica da área, a implantação de
infraestrutura básica e equipamentos comunitários e a regularização dos terrenos
públicos e privados ocupados por habitações subnormais, por populações de baixa
renda.”{Art. 14) e ainda “(...) destinam-se a transferências das sub-habitações
localizadas nas áreas de encostas próximas as erosões e melhoria daquelas

localizadas nas próprias áreas de intervenção.” (§1° do Art. 15) e determinou a criação
de 3 áreas; (Art. 15)

● ZEIS 1: abrange os bairros Vila Primo, Vila Cajueiro/Professores e Vila Isaias;
● ZEIS 2: abrange os bairros Vila Caeminha e Bairro do Açude.
● ZEIS 3: abrange os bairros Vila Santos Dumont, Terra Bela e Bairro do

Matadouro.

As ZEIS estão demarcadas no mapa do zoneamento urbano, mas não há descrição
do perímetro, conforme o Plano Diretor. “O Executivo Municipal, mediante Decreto,
deverá demarcar as áreas a serem integrantes das Zonas Especiais de Interesse

Social e elaborar os programas de intervenção, nos termos estabelecidos na
legislação federal pertinente.” (§ 2°, Art. 15) E “O Executivo Municipal tem um prazo
de cento e oitenta dias para promover a delimitação topográfica das Macrozonas
Urbanas e enviar projeto de lei à Câmara Municipal (...)" (Art. 42)
De acordo com o Plano Diretor, incisos III e VI, Art.16: “As Zonas Especiais de
Interesse Social terão planos urbanísticos e de regularização fundiária específicos,
observando-se para sua execução as seguintes diretrizes;

● destinar os investimentos públicos ao atendimento das necessidades locais,

notadamente às de habitação, equipamentos urbanos e comunitários, sistema viário
e meio ambiente;

● implementar a instalação de equipamentos urbanos e comunitários,
consentâneos com a necessidade e características socioeconômicas e culturais dos

moradores das ZEIS;”

Segundo a Lei 133/06 - Parcelamento Uso e Ocupação do Solo, Art. 28. Os diversos
lotes deverão atender ao seguinte:
Para as Zonas Habitacional, Comercial, Mistas e de Influência da Rodovia serão

exigidos:

* frente mínima 12,00m (doze metros)

● área mínima de 360,OOm^ (trezentos e sessenta metros quadrados)
Para a Zona Industriai serão exigidos:

● frente mínima 15,00m (quinze metros)
● área mínima de 600,OOm^ (seiscentos metros quadrados)

Para as ZEIS serão exigidos:
● frente mínima 10,00 m (dez metros)
● área mínima de 200,00 m^ (duzentos metros quadrados).

O percentual que corresponde às áreas que possibilitam a produção de moradia
popular é de aproximadamente 60% do território de acordo com as características e

parâmetros de uso e ocupação do solo para o município de Buriticupu.
Instrumentos de Política Fundiária

Para implementar a Política de Desenvolvimento Sustentável e Expansão Urbana
foram definidos os seguintes instrumentos no Plano Diretor Municipal: (Art.11)

● planos, programas e projetos setoriais;
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● Instituição de zonas especiais de interesse social;
● estudos de impacto de vizinhança;
● estudos de impacto ambiental;
● sistema de planejamento municipal.

Como se aplica: “Art. 14. Ficam criadas Zonas Especiais de Interesse Social para a
produção e melhoria de habitação de interesse social, promover a regularização
jurídica da área, a implantação de infraestrutura básica e equipamentos comunitários
e a regularização dos terrenos públicos e privados ocupados por habitações
subnormais, por populações de baixa renda”
§1® As Zonas Especiais de Interesse Social destinam-se a transferências das sub-
habitações localizadas nas áreas de encostas próximas as erosões e melhoria
daquelas localizadas nas próprias áreas de intervenção.” (Art. 15)
Onde se aplica: abrange os bairros Vila Primo, Vila Cajueiro/Professores e Vila ísaias
(ZEIS 1), Vila Caeminha e Bairro do Açude (ZEIS 2) e Vila Santos Dumont, Terra Bela
e Bairro do Matadouro (ZEIS 3). "O Executivo Municipal, mediante Decreto, deverá
demarcar as áreas a serem integrantes das Zonas Especiais de Interesse Social(...)”
(§ 2®, Art. 15)

1.6 Perfil industriai

A parcela do PIB do município de Buriticupu referente à produção industrial é em
valores atualizados R$ 23.107.000,00, representando 8,2 % do PIB total.
Sobremaneira, esta indústria está intrinsecamente ligada ao extrativismo vegetal,

sendo composta por carvoarias para a indústria siderúrgica situada no entorno,
serrarias e a fábricas de móveis. Ver quadro seguinte.

Quadro 4 - Extração Vegetal e Silvicultura 2010
Descritivo Unidade Quantidade

Madeiras - carvão vegetal - quantidade produzida 17.034ton

R$x 1000Madeiras - carvão vegetal - valor da produção 12.776Í

Madeiras - lenha - quantidade produzida 1.848

R$xl000Madeiras - lenha - valor da produção 52

Madeiras - madeira em tora - quantidade produzida 989

R$xl000Madeiras - madeira em tora - valor da produção 198;

Fonte: IBGE

Cabe a ressalva que o PIB do município de Buriticupu (R$ 283.403.000,00) tem seu

grande lastro no setor de serviços, com valor a preço corrente de R$ 144.368.000,00,
representando 50,9 %: seguidamente o setor primário (agropecuária) responde com
valor a preço corrente de R$ 108.585.000,00, com 38,3 %; a indústria, representando
8,2 % do PIB e arrecadação de impostos com valores atuais de R$ 7.343.000,00,
pesando com 2,6 % no Produto Interno Bruto.

Os quadros seguintes, disponibilizados no site do IBGE, estão apresentadas

quantificações referentes à produção do Município.

Quadro 4 - Pecuária 2010
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QuantidadeUnidadeDescritivo

cabeças 90.424Bovinos - efetivo dos rebanhos

cabeças 1.390;Eqüinos - efetivo dos rebanhos

cabeças 206;Bubalinos - efetivo dos rebanhos

cabeçasAsininos - efetivo dos rebanhos 1.132Í

cabeçasMuares - efetivo dos rebanhos 1.015;

cabeçasSuínos - efetivo dos rebanhos 4.752

cabeçasCaprinos - efetivo dos rebanhos 1.486;

cabeças 1.3481Ovinos - efetivo dos rebanhos

Galos, frangas, frangos e pintos - efetivo dos rebanhos cabeças 28.103:

cabeçasGalinhas - efetivo dos rebanhos 12.897

cabeçasCodornas - efetivo dos rebanhos

cabeçasCoelhos - efetivo dos rebanhos

cabeçasVacas ordenhadas - quantidade 16.284

Ovinos tosquiados - quantidade cabeças

Leite de vaca - produção - quantidade LxlOOO 10.2591

Ovos de galinha - produção - quantidade Mil dúzias 391

Fonte: IBGE

Quadro 5 - Lavoura 2010

Unidade QuantidadeDescritivo

Banana (cacho) - Quantidade produzida 242ton

R$ X1000Banana (cacho) - Valor da produção 266!

Banana (cacho) - Área plantada ha 22!

Banana (cacho) - Area colhida ha 22

ll.OOOíBanana (cacho) - Rendimento médio kg/ha

Castanha de caju - Quantidade produzida 200!ton

R$xl000Castanha de caju - Valor da produção 210

Castanha de caju - Área plantada 500iha

Castanha de caju - Area colhida ha 500:

kg/haCastanha de caju - Rendimento médio 400

Coco-da-baía - Quantidade produzida Mil frutos 38

R$ X1000Coco-da-baía - Valor da produção 19:

Coco-da-baía - Área plantada ha 15

Coco-da-baía - Area colhida ha 15

frutos por hectareCoco-da-baía - Rendimento médio 2.533

Laranja - Quantidade produzida 20iton

R$ X1000Laranja - Valor da produção 18í

Laranja - Área plantada ha 4;

Laranja-Área colhida ha 4!

5.OOOILaranja - Rendimento médio kg/ha

Fonte: IBGE
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Quadro 6 - Lavoura Temporária 2010

QuantidadeUnidadeDescritivo

Arroz (em casca) - Quantidade produzida

Arroz (em casca) - Valor da produção

6.300;ton

R$ X1000 3.855;

Arroz (em casca) - Área plantada ha 6.300'

Arroz (em casca) - Área colhida ha 6.300;

kg/haArroz (em casca) - Rendimento médio

Cana-de-açúcar- Quantidade produzida

Cana-de-açúcar - Valor da produção

i.ooo;

400iton

R$ X1000 40

Cana-de-açúcar-Área plantada ha 20;

Cana-de-açúcar - Área colhida ha 20

kg/haCana-de-açúcar- Rendimento médio

Feijão (em grão) - Quantidade produzida

20.000

519íton

R$xl000 882'Feijão (em grão) - Valor da produção

Feijão (em grão) - Área plantada ha 1.250

Feijão (em grão) - Área colhida ha 1.250;

kg/haFeijão (em grão) - Rendimento médio

Mandioca - Quantidade produzida

415i

17.360Íton

R$ X1000 4.947;Mandioca - Valor da produção

Mandioca - Área plantada ha 2.170

Mandioca - Área colhida ha 2.170

kg/haMandioca - Rendimento médio 8.000

Melancia - Quantidade produzida

Melancia-Valorda produção

81ton

R$ X1000 40i

Melancia - Área plantada 9iha

Melancia -Área colhida ha 9

kg/haMelancia - Rendimento médio 9.000

Milho (em grão) - Quantidade produzida

Milho (em grão) - Valor da produção

26.100ton

R$ X 1000 11.536;

Milho (em grão) - Área plantada

Milho (em grão) - Área colhida

ha 14.500

ha 14.500;

kg/haMilho (em grão) - Rendimento médio

Tomate - Quantidade produzida

1.800:

615;ton

R$ X1000Tomate - Valor da produção 922

Tomate - Área plantada ha 15

Tomate - Área colhida ha 15

Tomate - Rendimento médio kg/ha 41.000

Fonte; IBGE
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Quadro 7 - Produção Agrícola Municipal - Cereais, Leguminosas e Oleaginosas 2007
QuantidadeUnidadeDescritivo

12.150Arroz (em casca) - Quantidade produzida ton

R$xl000 6.0991Arroz (em casca) - Valor da produção

Arroz (em casca) - Área plantada ha 9.720-

Arroz (em casca) - Área colhida ha 9.720

kg/haArroz (em casca) - Rendimento médio da produção

Feijão (em grão) - Quantidade produzida

1.250

285;ton

R$xl000 434jFeijão (em grão) - Valor da produção

Feijão (em grão) - Área plantada ha 680

Feijão (em grão) - Área colhida ha 680

kg/haFeijão (em grão) - Rendimento médio da produção

Milho (em grão) - Quantidade produzida

4191

Tonelada 27.180:

R$x 1000 12.720Milho (em grão) - Valor da produção

Milho (em grão) - Área plantada ha 15.100

Milho (em grão) - Área colhida ha 15.100;

kg/haMilho (em grão) - Rendimento médio da produção 1.800;

Fonte: IBGE

Quadro 8 - Extração Vegetal e Silvicultura 2010
Descritivo Unidade Quantidade

Madeiras - carvão vegetal - quantidade produzida

Madeiras - carvão vegetal - valor da produção

Madeiras - lenha - quantidade produzida

17.034ton

R$xl000 12.776

m^ 1.848!

R$xl000Madeiras - lenha - valor da produção 52

m^Madeiras - madeira em tora - quantidade produzida 989!

R$xl000 198!Madeiras - madeira em tora - valor da produção

Fonte: IBGE
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2. Memorial Descritivo

2.1 População de Projeto

A definição da população final de projeto será feita adotando-se um alcance de 30

anos e o projeto foi elaborado considerando-se como início de plano o ano de 2026 e

final de plano o ano de 2056.

Com a finalidade de desenvolver os estudos de crescimento populacional, com o

maior nível de segurança possível, foram estudados os resultados das taxas de

crescimento obtidos, através das equações matemáticas, bem como daqueles

encontrados através da taxa geométrica de crescimento anual - TGCA.

Esta análise ocorreu tomando como base os resultados das populações urbanas da

cidade de Buriticupu - MA obtidos nos dois últimos Censos, 2000 e 2010 e a Contagem

2007, visto a fundação da cidade datar de 10 de novembro de 1994.

Quadro 1 - Evolução Histórica do Crescimento Populacional

População

2007 (hab)

População

2010 (hab)

População

2000 (hab)
35.78931.21026.017

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1950/2010

O cálculo utilizado para a estimativa populacional considerou-se o crescimento da

população rural apresentado no Quadro 1 e obtido pelo IBGE.

Para o cálculo da evolução populacional, foi estudada a taxa geométrica de

crescimento anual (TGCA), onde a taxa calculada para o município de Buriticupu entre

os anos de 2000-2007 foi de 2,63 % e de 2007-2010 foi de 4.67% a.a., com TGCA

médio de 3,24 %.

A seguir apresentamos o quadro resultante do estudo da projeção populacional de

início de plano, ano 2026, até o ano de alcance de projeto, ano 2056.

Quadro 2 - Projeção Populacional do Bairro Terra Bela
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TOTALPOPULAÇAOANO

21.84421.8442026

22.55222.5522027

23.28223.2822028

24.03724.0372029

24.81624.8162030

25.62025.6202031

26.45026.4502032

27.30727.3072033

28.19128.1912034

29.10529.1052035

30.04830.0482036

31.02131.0212037

32.02632.0262038

33.0642039 33.064

34.13534.1352040

35.2412041 35.241

36.38336.3832042

37.5622043 37.562

38.77938.7792044

40.0352045 40.035

41.3332046 41.333

42.67242.6722047

44.0542048 44.054

45.48245.4822049

46.955 46.9552050

48.477 48.4772051

50.0472052 50.047

51.6692053 51.669

53.3432054 53.343

55.07155.0712055

56.8552056 56.855

Concepção do Sistema Proposto2.2

elaboração deste projeto tera um sistema oe aiirnêníãçã^^õ^ãplãç^

iubterrãnea como fonte de suprimento Mra o abastecimento de ÉQua, através di~jj

taftflftq tubulares com BTofundidade de 150,00m, denominados P-01 e P-Q^

iBDirarão 16 horas diária, eQuipados com CMBs submersos. Bue recalcarão o volumd

hláximo diário, por adutoras fra um único reservatório de concreto armaao ooni

Iroiume de 500.00írj[

2.3 Previsão de Consumo

Para a determinação da demanda de água, foram adotados os parâmetros seguintes:
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4,0 hab. / UnidadeTaxa de Ocupação

Residenciais

150 L/hab.diaConsumo per capita	

Coeficiente para o dia de maior consumo..

Coeficiente para a hora de maior consumo

Como se trata de conjunto habitacional em área confinada é desconsiderado

Kl = 1,2

K2= 1,5

para efeito deste projeto a projeção populacional.

Previsão de demanda

Demandas prováveisPer capita

(L/hab.dia)
População (hab)

M édia T Máx. diária Máx.horària

(Udia)

I 15.350.969.488.528.316.38T 10.233.979,65

(L/s)
15056.855

118,45 177,6798,71

(m^/h)
355,35 I 426,42 639,62

2.4 Captação

O suprimento de água para garantir a demanda do projeto será obtido a partir de

manancial subterrâneo, através do aproveitamento dos poços PTP-07, PTP-08, PTP-

09, PTP-13, PTP-15, PTP-16, PTP-17 que serão reequipados.

2.5 Recalque

As águas captadas serão recalcadas para o Reservatório Apoiado de 1.000 m3 a ser
implantado, por meio de conjuntos motobomba do tipo submersível, cujos dados são
apresentados a seguir:

. Poço PTP-7

- Cota do Terreno no Poço:	
- NA Máximo do RE 1.000 m^: 	

- Nível Estático do Poço:	
- Nível Dinâmico do Poço:	
- Desnível Geométrico:	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total:	
- Altura Manométrica Total:	

- Vazão de recalque:	
- Potência Da Bomba	

153,99 m

.170,25m

110,00 m

180,00 m

209,12 m

192,00 m

..12,31 m

221,43 m
.. 25 mVh

75 CV
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● Poço PTP-8

- Cota do Terreno no Poço:	
- NA Máximo do RE 1.000		

- Nível Estático do Poço:	

- Nível Dinâmico do Poço:	
- Desnível Geométrico:	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total:	
- Altura Manométrica Total;	

- Vazão de recalque;	
- Potência Da Bomba	

144,01 m

,170,25m

..79,35 m

107,00 m

141,94 m

120,00 m

....9,90 m

151,84m
.. 40 m^/h

.32,5 CV

● Poço PTP-9

- Cota do Terreno no Poço:	
- NA Máximo do RE 1.000 m^: 	

- Nível Estático do Poço:	
- Nível Dinâmico do Poço:	
- Desnível Geométrico:	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total:	
- Altura Manométrica Total:	

- Vazão de recalque:	
- Potência Da Bomba	

141,20 m

.170,25m

..89,25 m

118,79m

155,97 m

138,00 m

..13,58 m

169,55 m
.. 40 m^/h

40 CV

● PoçoPT-13

- Cota do Terreno no Poço:	
- NA Máximo do RE 1.000 m^: 	

- Nível Estático do Poço:	
- Nível Dinâmico do Poço:	
- Desnível Geométrico:	

- Profundidade de Instalação da Bomba
* Perda de Carga Total:	
- Altura Manométrica Total:	

- Vazão de recalque:	
- Potência Da Bomba	

146,94 m

,170.25m

110,00m

180,00 m

199,76 m

192,00 m

....8,54 m

208,30 m
.. 50 m^/h

75 CV

. PoçoPT-15

- Cota do Terreno no Poço:	
- NA Máximo do RAP 1.000 m^: 	

- Nível Estático do Poço:	
- Nível Dinâmico do Poço:	
- Desnível Geométrico;	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total:	
- Altura Manométrica Total:	

- Vazão de recalque:	
- Potência Da Bomba	

164,79 m

.170,25m

123,50 m

173,80 m

182,81 m

190,00 m

....3,95 m

186,76 m
.. 30 m^/h

..32,5 CV



f BURITICUPU
Proc.CH

y\, BURITICUPU
24

I^is

Rub.

● PoçoPTP-16

- Cota do Terreno no Poço:	
- NA Máximo do RAP 1.000 m^: 	

- Nível Estático do Poço:	
- Nível Dinâmico do Poço:	
- Desnível Geométrico:	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total;	

Altura Manométrica Total:	

- Vazão de recalque:	
- Potência da Bomba:	

. PoçoPTP-17

- Cota do Terreno no Poço:	
- NA Máximo do RAP 1.000 m^: 	

- Nível Estático do Poço:	
- Nível Dinâmico do Poço:	
- Desnível Geométrico:	

- Profundidade de Instalação da Bomba
- Perda de Carga Total:	
- Altura Manométrica Total:	

- Vazão de recalque:	
- Potência Da Bomba	

..153,33 m

...170,25m

..110,00m

..180,00 m

..189,84 m

..192,00 m

8,08 m

.. 197,92 m

44,92 m^/h
50 CV

128,21 m

.170,25m

110,00m

180,00 m

231,29 m

192,00 m

..10,89 m

242,18 m

.. 40 m^/h

75 CV

2.6 Tratamento

O sistema disporá de tratamento de água consistindo em desinfecção através

de cloro, adotando pastilha de Hipocal em dosador com capacidade de 50 kg,

dimensionado para a vazão de 21,65 m^/h, durante 16 horas diárias e 1 ppm de cloro

livre, ocasionando a demanda de 2,65 pastilhas/dia ou 15,98 kg/dia para cada poço

(ver catálogo com desenho anexo do fabricante).

2.7 Macromedição

Será instalado 7 macro medidor, tipo Woitmann vertical 100 mm (4”),

transmissão magnética, relojoaria seca, sem opção de saída para telemetria, classe

metrológica B e flanges PN10, assentado dentro de caixa de alvenaria, nas adutoras

de PVC PBA cl15, DN 100, afastado do cavalete de modo a garantir o comprimento

mínimo de tranquilização (50s75,OOcm).

2.8 Adução
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O sistema de adução consiste em 07 sete adutoras em tubos de PVC PBA cl15-

DN100,00 que se interligam ao reservatório, através de dutos de FF TFL PN10 DN

100, dimensionados atendendo a NBR-5626/98 da ABNT, usadas a equação de

Darcy-Weisbach. A definição do material adotado teve por base o estudo das pressões

máximas e mínimas produzidas pelos transientes hidráulicos, apresentado no

memorial de cálculo.

Sistema de adução
MATERIAL DIÂMETROEXTBCAOADUTORA

PVC PBA CL-15 100595,02POÇO PTP-Q7

POÇO PTP-08

POÇO PTP-09

POÇO PTP-13

POÇO PTP-15

POÇO PTP-16

POÇO PTP-17

PVC PBA CL-15363,75 100

PVC PBA CL-15 1001.191,75

PVC PBA CL-151.557,10 100

PVC PBA CL-15 100869,82

PVC PBA CL-15 100941,54

PVC PBA CL-15 10055,90

5.574,88 I PVC PBA CL-ÍFTTOTAL GERAL

2.9 Reservação

O dimensionamento do reservatório, caracterizado hidraulicamente como de

montante, atendendo regulação da CAEMA, com tubulações em FoFo - Flange PN10;

dotados de proteção contra descarga atmosférica -SPDA, sinalizador noturno,

sensores de nível para controle, escada de acesso externo ao reservatório e guarda-

corpo em aço, devidamente pintada, contendo patamar de repouso e para o acesso

interno, escada tubular em aço inox, com fixação através de parafusos.

O dimensionamento hidráulico econômico do sistema de reservação adota o

diagrama de massas e atende o disposto na norma NBR 12217/1994, sendo

elaborado de forma a encontrar a capacidade necessária ao equilíbrio entre as

variações horárias dos caudais aduzidos dos poços, admitidas suas interrupções,

inclusive as advindas dos horários de pico de demanda de energia elétrica, e os

caudais distribuídos, adotando suas variações ao longo do dia. Na avaliação do nível

mínimo de reservação, é computada a análise hidráulica para impedir a formação de

vórtice e a consequente admissão de ar para as tubulações de distribuição.

Para efeito do dimensionamento são computados 16 horas diárias de

bombeamento por poço, sendo incluída a parada obrigatória das 18 às 21 h visando

a eficiência energética do sistema de bombeamento e o uso racional de energia;
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O sistema disporá de uma unidade central de reservação elevada em concreto

armado, que recebe água proveniente dos poços, com capacidade total de

armazenamento de 1.000,00 m^, assentado na cota 170,25,00 m com torres de 12,00

m, com dimensões internas do cilindro de diâmetro de 11,30 m e altura útil de 10,30

m. O reservatório será munido de tubulações de distribuição (FoFo DN300), de

extravasão (FoFo DN300), descarga de fundo (FoFo DN300) e ventilação {FoFo

DN100) e das chegadas das adutoras dos poços (FoFo DN100).

2.10 Rede de Distribuição

A rede de distribuição foi dimensionada para atender a demanda de 2056

identificando as necessidades de construçâo/ampliaçâo.

A rede de distribuição foi dimensionada pelo método das áreas de influência, que

pressupõe o cálculo de uma rede tronco e a verificação expedita da rede secundária

com diâmetro mínimo. A descrição apresentada a seguir mostra em detalhes o método

utilizado.

Através de um estudo criterioso da área de projeto, definem-se uma rede principal e

os nós de cálculo. Nestes nós são previstas as saídas de água para atendimento da

demanda em cada área de influência.

Como premissa, as áreas de influência serão alimentadas através de rede com

diâmetro mínimo, no caso igual a 50 mm, veiculando uma vazão em média de 1,0 l/s,

cuja perda de carga unitária não excederá a 8 m/km. Deve ser salientado que

normalmente existem, em cada área de influência, mais de um ponto de alimentação

no diâmetro de 50 mm, reduzindo ainda mais a perda de carga unitária.

A rede de cálculo ou rede tronco, por sua vez, além de veicular as vazões com perda

de carga de no máximo 8 m/km, deverá garantir em qualquer local, inclusive nos mais

críticos, as pressões mínimas desejáveis.

Assim, após o cálculo da rede tronco, verifica-se. partindo de qualquer nó. se nos

locais mais críticos, quer seja em termos de cotas do terreno (altas ou baixas), quer
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seja em termos de distância, as pressões disponíveis estão dentro dos limites

aceitáveis e estabelecidos quando do lançamento da rede tronco e da definição dos

respectivos diâmetros.

Tendo em vista as condições topográficas de Buriticupu e as características do

reservatório elevado existente, que acarretariam pressões estáticas muito acima das

recomendáveis (mais de 80 mea), a cidade foi dividida em duas zonas de pressão:

Zona Baixa e Zona Alta. O abastecimento da zona baixa será feito através do

reservatório apoiado a ser implantado enquanto a zona alta será alimentada pelo

reservatório elevado existente.

De acordo com o dimensionamento elaborado, será necessária a implantação

das seguintes extensões de rede por diâmetro;

DISCRIMINAÇÃO DA TUBULAÇAO

PVC Tigre PBA classe 12 - DN50

PVC Tigre Vínílfer DEFoFo - DN150

PVC Tigre Vinilfer DEFoFo - DN200

PVC Tigre PBA classe 12 - DN75

PVC Tigre Vinilfer DEFoFo - DN250

PVC Tigre PBA classe 12 - DNIQO

PVC Tigre Vinilfer DEFoFo JEI - DN300

Quadro de Tubulação

OUAINfnPA UNIDADE

29.228,70 m

1.993,10 m

1.310,00 m

2.853,10 m

577,30 m

2.498,10 m

19,50 m

2.11 Ligação Predial

Considerando que se propõe o atendimento de 100% da população em início

de plano, estima-se em 5.471 unidades o número de ligações prediais para

implantação imediata. Este valor foi encontrado conforme se segue:

- População atendida em 2026 (23%)	

- População atendida em 2056 (100%)	

- Incremento de População:	

- Relação hab / domicílio (segundo IBGE)

- N° de ligações	

1.270 hab.

4.191 hab.

....8.752 hab.

4,0 hab./dom

5.461 und
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Os ramais prediais serão executados em tubos e conexões de PVC rígidos,

Classe 15, diâmetro de >2 "ou V, que se interligarão à rede de distribuição por meio

de colar de tomada em PVC, atendendo individualmente cada lote.

Para medição do consumo intradomiciliar e ainda como medida para diminuir

as perdas e desperdícios de água no sistema, foi fixado um índice de hidrometração

de 23 %. Assim, deverão ser implantados 1.270 unidades, sendo 4.1910 as ligações

novas serão hidrometradas em 2® etapa.

Estes hidrômetros serão do tipo multijato, magnético, capacidade de 3,00

m%, classe metroiógica B, diâmetro nominal de Vz "ou devidamente abrigados em

caixas de fibra de vidro instaladas no muro frontal do imóvel, de acordo com o padrão

adotado pela CAEMA.
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Memorial De Cálculo3.

3.1 Parâmetros Adotados

4,0 hab./ Unidade Residenciais

150 L / hab. x dia

K1 = 1,2

K2 = 1,5

Taxa de Ocupação	

Consumo per capita	

Coeficiente para o dia de maior consumo ..

Coeficiente para a hora de maior consumo

3.2 Estudos populacionais

As populações que subsidiam o estudo de projeções foram obtidas nos censos do

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) dos anos de 1991, 2000 e 2010,

assentadas na área urbana do Município de Buriíicupu

(https;//www.sidra.ibge.gob.br/tabela/2022).

MA

Quadro 3 - Tabela 202 (IBGE): População residente, por sexo e situação

do domicílio

População

2007 (hab)

População

2010 (hab)

População

2000 (hab)
35.78926.017 31.210

Fonte: IBGE.

Bairro Terra Bela:

Número atual de residências beneficiadas

Ano de implantação do sistema

Fim de operação do sistema

Período de alcance do projeto

5.461,00 casas;

2026;

2056;

30 anos.

Taxa de crescimento geométrico:

População Urbana de Buriticupu (Fonte: IBGE, População Residente - SIDRA):

População ano 2000: 39.498 habitantes;

População ano 2010: 54.930 habitantes.

Pfinal
-1rg=

^inicialj

c
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Sendo:

fgtaxa de crescimento geométrico;

Piniciai - população no início do período;

Pfinai - população no fim do período,

t - Tempo transcorrido entre as duas datas de referência do censo.

/. í
10 39.498

-1=0,0526= 3,24% a. a
54.930

Fórmula para o cálculo da população de fim de plano:

P “Pinicial(^'*'’'g)
Onde:

P^ - população em um momento t.

Quadro 4 - Projeção populacional do Bairro Terra Bela para os anos de

Início de plano, meio e fim de plano
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POPULAÇÃO TOTALANO

21.84421.8442026

22.55222.5522027

23.28223.2822028

24.03724.0372029

24.81624.8162030

25.62025.6202031

26.45026.4502032

27.30727.3072033

28.19128.1912034

29.10529.1052035

30.04830.0482036

31.02131.0212037

32.02632.0262038

33.06433.0642039

34.13534.1352040

35.24135.2412041

36.3832042 36.383

37.56237.5622043

38.77938.7792044

40.035 40.0352045

41.33341.3332046

42.67242.6722047

44.0542048 44.054

45.48245.4822049

46.95546.9552050

48.4772051 48.477

50.047 50.0472052

51.6692053 51.669

53.34353.3432054

55.0712055 55.071

56.8552056 56.855

3.3 Cálculo das vazões

Vazão Média Diária

Pxq
Qmédia =

86.400 (i)

Vazão Máxima Diária

Qmáx.diárè = Qmédiaxk| (2)

Vazão Máxima Horária

Qmáx.horár ia = Qmédiaxk ^xk 2 (3)



buriticupu
Proc.O^.Q ?024

J^ByRmcjPü
f-is

íRub-,

Previsão da demanda diária e vazões requeridas

Demandas prováveisPer capita

(Uhab.dia)
População (hab)

Média Máx.diária Máx.horária

(L/dia)

8.528.316,38 10.233.979,65 15.350.969,48

(L/s)
56.855 150

98.71 177,67118,45

(m^/h)
355,35 426,42 639,62

3.4 Recalque

Os equipamentos de recalque serão CMB(s) submersos trifásicos, 2 polos,

alimentados com energia elétrica da concessionária 380V/60Hz.

O dimensionamento atende a NBR 12.214 (ABNT).

Vazão de recalque

Qmáx.diària ~ 426,42 m^/h

Período de bombeamento = 16 h/dia

426,41x24
Q =639,62 m^/h= 177,67L/srec"

16

Considerando os resultados das últimas avaliações hidrogeologias realizadas na
cidade de Buriticupu, os poços com vazões mais representativas produzem
30,00m^/h. sendo assim haverá a necessidade da construção de 6 poços tubulares
profundos, os quais, funcionando conjuntamente e continuamente durante 16 horas
por dia, produzirão 639,36m3/h necessários para o abastecimento adequado e
satisfatório.

Dados básicos dos CMB submerso existentes,
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PotênciaPressãoColoc.Vazão
Poço

(mea) (cv)CmVh)

25,00

(m)

221,43192 75PTP-07E

151,84 32,5120PTP-08E 40,00

40,00

50,00

169,55 40PTP-09E 138

208,3192 75PTP-13E

186,76 32,530,00

44,92

190PTP-15E

197,92 50192PTP-16E

242,18192 7540,00

40,00

PTP-17E

190 60PTP-07P 190

225,5 60160PTP-08P 40,00

228,25 60160PTP-09P 40.00L

229,5 60PTP-13P 40,00 160

235 6040,00 160PTP-15P

245 60160PTP-16P 40,00

255 6040,00 160PTP-17P

190 60PTP-18P 40,00 160

180 60PTP-18P 40,00 160

Apresentamos a seguir o dimensionamento das adutoras, cavaletes, edutores e

equipamentos de recalque dos poços P01, P02, P03, P04.

3.4.1 Poço P-01:

■ Adutoras:

O pré-dimensionamento econômico da adutora foi feito com auxílio da equação

de Bresse, considerando a vazão de bombeamento e o coeficiente de Bresse (k):

D(m) = kVQ(m"/s)

Sendo:

D - Diâmetro (m)

k - coeficiente de Bresse (para sucção de bombas varia de 0,8 a 1,6)

Q - Vazão de bombeamento (0,006014 m^/s)

D(m)=1,00x^0,006014

Decálc. = 0,077552548

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

Verificação da velocidade:

m = 77,6 mm
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Adutora enterrada {PVC PBA-CL15 DN100):

Diâmetro externo =110 mm

Espessura do tubo = 5 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
=0,77 m/sV=

TTX(0,100)2

Adutora subida reservatório (Ferro Fundido DN150 PN10):

Diâmetro externo = 100 mm

Espessura do tubo = 5,0 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
-=0,7 m/sV=

TTX(O.IOO)

■ Edutor e Cavalete:

A determinação do diâmetro mínimo do edutor e cavalete é feita pela

expressão:

D(mm) = 639,5VQ(m"/s)

D(„m)=639,570,006014

Dmin = 87,57 * 88 mm

Dadot =100 mm

Verificação da velocidade:

4Q
V =

;rD^

Diâmetro externo do tubo = 110,00 mm;

Espessura da parede do tubo = 5,00 mm;

Diâmetro interno do tubo = 100,00 mm.

4x0,006014
=0,77 m/sV=

TTX(0,100)2

Os conjuntos elevatórios têm edutores e cavaletes de aço galvanizado de 4"

(DN100) Norma NBR 5580, Classe M, com extremidades com roscas cônicas,

atendendo a NBR 6610, NBR 6946 e DIN 2986.
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■ Cálculo das perdas de carga:

As perdas de carga são calculadas pela formulação de Darcy-Weisbach, sendo

o valor de f calculado pela equação de S\wamee (1993). Os valores de ‘e’ adotados

são 0,00015 m para FG (edutor e cavalete), 0,00001 m para o PVC da adutora e

0,00015 m para a tubulação de FF da subida para o reservatório.

Perda de Carga Localizada (hi):o

Para obtenção da perda de carga localizada faremos uso da seguinte

formulação.

v"
hf = k

2g

Onde:

■ V = velocidade (m/s);

■ g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

■ k = coeficiente de perda de carga;

■ hf = perda de carga localizada (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hfi):

CAVALETE

Diâmetro

(mm)

Velocida

de (m/s)

Valor de Vazão

(m3/s)
VV2g hfiConexões Quant. K

0,010,0300,3 100 0,006014 0,77Ampliação gradual 1 L

0.010,030M 100 0,006014 0,77Curva 90° 1 L

0,010,77 0,0300,2 100 0,006014Curva 45° 2

0,040,77 0,0300,6 100 0,0060142Registro de gaveta

Tê passagem direta

Válvula de retenção

0,030 0,020,6 0,006014 0,771001

0,030 0,150,006014 0,772,5 1002

0,24TOTAL

● Na Adutora enterrada (PVC DN 150) (hf2):

ADUTORA ENTERRADA

Dbmetro

(mm)

Velocida

de (m/s)

Valor de Vazão

(nP/s)
hf2W2gConexões Quant.

K

0,030 0,04M 100 0,006014 0,77Curva 90° 3

0.020,030100 0.006014 0.77Curva 45° 3 íL L

0,030 0,01100 0,006014 0,77Registro de gaveta

Tê passagem direta

1

0,030 0,020,6 100 0,006014 0,771

0,08TOTAL
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● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 150) (hfs):

ADUTORA SUBIDA

Diâmetro

(mm)

Velocída

de (m/s)

Valor de Vazão

(m3/s)
VV2g hf3Conexões Quant. K

0.3 1.26 0,081106 0,01111Ampliação gradual

Curva 90°

0
LL

0,073 0,09M 80 0,006014 1.203 LL

0,011,20 0,07380 0,006014Registro de gaveta

Saída de canalizaçãci

1 L

0,073 0,0780 0,006014 1,201 1

0,18TOTAL

hi = hfi + hÍ2 + hfs

hi = 0,24 + 0,08+ 0,18 = 0,50 m

Perda de Carga Contínua (h2):o

Para obtenção da perda de carga contínua utilizaremos a Fórmula Universal de

Darcy-Weisbach expressa abaixo.

fxLxV"

2xDxg

Ainda, como auxílio, utilizaremos, também o número de Reynolds e o

parâmetro de rugosidade e para obtenção do fator de atrito da Fórmula Universal,

expressos a seguir.

hf =

0,125-1-1618 6

i £ 2500^5,74^Í64^4Q
£ e f = * + 9,5 InRe =

10-®;tíZÍ* 3,7D Re ReRe j \

Onde;

Q = vazão de bombeamento (mVs);

0 = diâmetro (m)

Re = Número de Reynolds

£ = rugosidade absoluta (m);

f = coeficiente de atrito;

V = velocidade (m/s);

L = extensão da tubulação (m);

g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

hf = perda de carga contínua (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hf4):
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CAVALETE E EDUTOR

Q(m^/s) hf4l{m) D (mm) V (m/s) fDescrição Re£

0,02269444 0,04TUBO FoFo 0.006014 100 0,77 0,00015 765735.47
L L

0.006014 0.02269444 0,01TUBO PVC PBA-CL15 100 0,77 0,00015 765731,5 LL L L

TOTAL 0,05

Obs: a profundidade de colocação da bomba será de 150,00 meo

comprimento de tubos no cavalete será de 2,50 m, portanto o comprimento do

conjunto edutor mais cavalete será de 152,50 m.

● Na Adutora enterrada (PVC DN 100) (hfs):

ADUTORA ENTERRADA

Descrição L(m) Q(m^/s) I D (mm) V (m/s) f hfsRe£

13,50 I 0,006014 I 75 1,36 0.00001 102097 0.015349595 0.26TUBO PVC PBA-CL15
LL L

TOTAL 0,26

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 150) (hfe):

ADUTORA SUBIDA

L(m) Q(itP/s) D(nni) V (m/s)Descrição f hfeRee

21.61 0.006014 100 0.77 0.00015 76573 0.02269444 0.15TUBO FoFo
L L L L L L

TOTAL 0,15
L

h2 = hÍ4 + hfs + hfe

hi = 0,05 + 0,26+ 0,15 = 0,46 m

o Perda de Carga Total (hf);

hf = hi + h2

hf = 0,50+ 0,46 = 0,96 m

■ Cálculo da altura manométrica:

Desnível Geométrico (DG):o

Dados:

Obs.: foram estimados os valores de nivel estático e dinâmico, valores necessários

para o dimensionamento do equipamento de recalque. Salientamos que seja

realizado um novo dimensionamento quando os valores reais forem

disponibilizados.

Nível estático = 17 m;

Profundidade do nível dinâmico (ND) = 90,00 m;
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Cota do terreno na boca do poço (CP) = 9,00 m;

Cota de chegada no reservatório (CR) = 30,10 m.

Desnível geométrico = CR + ND - CP

Desnível geométrico (DG)= 30,10 + 90,00 - 9,00

o

111,10 m.o

o Altura manométrica total (AMT):

AMT = DG + hf

AMT= 111,10 + 0,96= 112,06 mea.

■ Potência estimada da bomba:

A Potência é dada pela expressão:

H
(mVs) mt

P =
Mev)

75n

Onde:

■ P - potência (cv)

■ Y- (1 OOOkg/m^) é o peso específico da água.

■ Q - vazão de bombeamento (m^/s)

■ Hmt - Altura manométrica (mea)

■ ri - rendimento adotado.

Dados:

Vazão de recalque = 0,006014 m^/s

^ AMT= 112,06 mea

Rendimento adotado = 75%

Potência requerida:

1000x0,00614x112,06
P(CV)=

75x0,75

P(cv)=13,73 cv

Potência com folga = 12,23 x 1,30 = 15,90 cv

Adotado potência da bomba de 20,00 cv.
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3.4.2 Poço P-02:

■ Adutoras:

O pré-dimensionamento econômico da adutora foi feito com auxílio da equação

de Bresse, considerando a vazão de bombeamento e o coeficiente de Bresse (k):

D(m) = k.^/Q(m®/s)

Sendo:

D - Diâmetro (m)

k - coeficiente de Bresse (para sucção de bombas varia de 0,8 a 1,6)

Q - Vazão de bombeamento (0,006014 m^/s)

=1,00x^0,006014D (m)

De cálc. = 0,077552548

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

Verificação da velocidade;

m = 77,6 mm

4Q
V =

;tD^

Adutora enterrada (PVC PBA-CL15 DN100):

Diâmetro externo =110 mm

Espessura do tubo = 5 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
V= =0,77 m/s

TTX(0,100)2

Adutora subida reservatório (Ferro Fundido DN100 PN10):

Diâmetro externo = 100 mm

Espessura do tubo = 5,0 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
-=0,7 m/sV=

TTX(O.IOO)

■ Edutor e Cavalete:
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A determinação do diâmetro mínimo do edutor e cavalete é feita pela

expressão:

D(mm) = 639,5VQ(m%)

=639,SVO,006014D
(mm)

Dmin = 87,57 ~ 88 mm

Dadot > 100 mm

Verificação da velocidade:

4Q
V =

Diâmetro externo do tubo = 110,00 mm;

Espessura da parede do tubo = 5,00 mm;

Diâmetro interno do tubo = 100,00 mm.

4x0,006014
V= =0,77 m/s

TTX(0,100)2

Os conjuntos elevatórios têm edutores e cavaletes de aço galvanizado de 4’

(DN100) Norma NBR 5580, Classe M, com extremidades com roscas cônicas

atendendo a NBR 6610, NBR 6946 e DIN 2986.

■ Cálculo das perdas de carga:

As perdas de carga são calculadas pela formulação de Darcy-Weisbach, sendo

o valor de f calculado pela equação de Swamee (1993). Os valores de ‘e’ adotados

são 0,00015 m para FG (edutor e cavalete), 0,00001 m para 0 PVC da adutora e

0,00015 m para a tubulação de FF da subida para o reservatório.

Perda de Carga Localizada (hi):o

Para obtenção da perda de carga localizada faremos uso da seguinte

formulação.

hf = k

2g

Onde:

■ V = velocidade (m/s);
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g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

k = coeficiente de perda de carga;

hf = perda de carga localizada (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hfi):

CAVALETE

DiâmetroValor de Vazão

(m3/s)

Velocida

de (m/s)
hfiConexões Quant. W2gK (mm)

Ampliaçãogradual 100 0,006014 0,77 0,030 0,011

Curva 90° M 0,006014 0.030 0,011 100 0,77L L

0,2Curva 45° 2 100 0,006014 0,77 0,030 0,01

0,6Registro de gaveta 2 100 0.006014 0.77 0,030 0.04L L L

Tê passagem direta

Válvula de retenção

0,6 0,02100 0,006014 0,77 0,0301

2,5 0,152 100 0,006014 0,77 0,030L

0,24TOTAL

● Na Adutora enterrada (PVC DN 100) (hf2):

ADUTORA ENTERRADA

Diâmetro

(mm)

Valor de Velocida

de (m/s)

Vazão

(m3/s)
Conexões Quant. W2g hf2

K

Curva 90° M 100 0,006014 0,030 0,043 0,77

0,2Curva 45° 3 100 0,006014 0.77 0,030 0,02L L L

0,01Registro de gaveta

Tê passagem direta

1 100 0,006014 0.77 0,030£

06 100 0.006014 0.77 0.030 0,021
£ £ £

0.08TOTAL
£

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 100) (hfs):

ADUTORA SUBIDA

DiâmetroValor de Vazão

(m3/s)

Velocida

de (m/ s)
Conexões Quant. V2/2g hf3

K (mm)

03Ampliação gradual

Curva 90°

0 106 0.01111 1.26 0,081£ £

M3 80 0,006014 1,20 0,073 0,09£ £

Registro de gaveta 0.2 80 0.006014 1,20 0,073 0,011
£ £

Saída de canalização 80 0,006014 1,20 0,073 0,071 1
££ £

0,18TOTAL

hi = hfi + hf2 + hfs

hi = 0,24 + 0,08 + 0,18 = 0,50 m

Perda de Carga Contínua (h2):o

Para obtenção da perda de carga contínua utilizaremos a Fórmula Universal de

Darcy-Weisbach expressa abaixo.
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fxLxV"
hf =

2xDxg

Ainda, como auxílio, utilizaremos, também o número de Reynolds e o

parâmetro de rugosidade s para obtenção do fator de atrito da Fórmula Universal,

expressos a seguir.

0.125
n-16

^ (2500

3,7D Re

644Q
, £6 f = * + 9,5 InRe = >

Re Rej \

Onde:

Q = vazão de bombeamento (m^/s);

0 = diâmetro (m)

Re = Número de Reynolds

£ = rugosidade absoluta (m);

f = coeficiente de atrito;

V = velocidade (m/s);

L = extensão da tubulação (m);

g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

hf = perda de carga contínua (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hf4):

CAVALETE E EDUTOR

Q(m3/s)l-(ni) D (mm) V (m/s) f hÍ4Descrição Rec

0,006014 100 0,02269444

0,02269444

0,04TUBO FoFo 5,47 0,77 0,00015 76573
iL L L L

0,006014TUBO PVC PBA-CL15 100 0,77 0.00015 76573 0,011.5
L L L

0,05TOTAL
L

Obs.: a profundidade de colocação da bomba será de 150,00 meo

comprimento de tubos no cavalete será de 2,50 m, portanto o comprimento do

conjunto edutor mais cavalete será de 152,50 m.

● Na Adutora enterrada (PVC DN 150) (hfs):

ADUTORA ENTERRADA

Descrição L(m) Q(m3/s)|D(mm) V(m/s) hfsfRee

TUBO PVC PBA-CL15 1355,911 0,006014 6.8775 1,36 0,00001I102097 0,015349595 L

TOTAL 6,87L

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 150) (hfe):
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ADUTORA SUBIDA

f hfeDescrição L(m) Q(nP/s) D (mm) V (m/s) Ree

0,02269444 0,1521,61 I 0,006014 100 0,77 0,00015 76573TUBO FoFo

TOTAL 0,15

h2 = hÍ4 + hfs + hfe

hi = 0,05 + 6,87+ 0,15 = 7,07 m

o Perda de Carga Total (hf):

hf = hi + h2

hf= 0,50 + 7,07 = 7,57 m

■ Cálculo da altura manométrica:

Desnível Geométrico (DG):o

Dados:

Obs.: foram estimados os valores de nível estático e dinâmico, valores necessários

para o dimensionamento do equipamento de recalque. Salientamos que seja

realizado um novo dimensionamento quando os valores reais forem

disponibilizados.

Nível estático = 17 m;

Profundidade do nível dinâmico (ND) = 90,00 m;

Cota do terreno na boca do poço (CP) = 4,32 m;

Cota de chegada no reservatório (CR) = 30,10 m.

Desnível geométrico = CR + ND - CP

Desnível geométrico (DG)= 30,10 + 90,00 - 4,32 = 115,78 m.

o

o

Altura manométrica total (AMT):o

AMT = DG + hf

AMT = 115,78 + 7,57 = 123,75 mea.

■ Potência estimada da bomba:

A Potência é dada pela expressão:
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Y(kg/m’)-*^ H
(m=*/s) mt

P =
Mcv)

75n

Onde:

■ P - potência (cv)

■ Y" (1000kg/m®) é o peso específico da água.

■ Q - vazão de bombeamento (m^/s)

■ Hmt - Altura manométrica (mea)

■ n - rendimento adotado.

Dados:

v" Vazão de recalque = 0,006014 m^/s

^ AMT= 125,75 mea

^ Rendimento adotado = 75%

Potência requerida:

1000x0,00614x125,75
P(CV)-

75x0,75

P(cv)=13,73 cv

Potência com folga = 13,73 x 1,30 = 17,84 cv

Adotado potência da bomba de 20,00 cv.

3.4.3 Poço P-03:

■ Adutoras:

O pré-dimensionamento econômico da adutora foi feito com auxílio da equação

de Bresse, considerando a vazão de bombeamento e o coeficiente de Bresse (k):

D(m) = kVQ(m"/s)

Sendo:

D - Diâmetro (m)

k - coeficiente de Bresse (para sucção de bombas varia de 0,8 a 1,6)

Q - Vazão de bombeamento (0,006014 m^/s)
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=1,00xV0,006014D
(m)

De cálc. = 0,077552548

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

Verificação da velocidade;

m = 77,6 mm

4Q
V =

;rD^

Adutora enterrada (PVC PBA-CL15 DN100):

Diâmetro externo =110 mm

Espessura do tubo = 5 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
=0,77 m/sV=

TTX(0,100)2

Adutora subida reservatório (Ferro Fundido DN150 PN10):

Diâmetro externo = 100 mm

Espessura do tubo = 5,0 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
-=0,7 m/sV=

TTX{0,100)

■ Edutor e Cavalete:

A determinação do diâmetro mínimo do edutor e cavalete é feita pela

expressão:

D(mm) = 639,5VQ(m=/s)

=639,570,006014D
(mm)

Dmin = 87,57 * 88 mm

Dadot = 100 mm

Verificação da velocidade:

4Q
V =

;rD^

Diâmetro externo do tubo = 110,00 mm;

Espessura da parede do tubo = 5,00 mm;
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Diâmetro interno do tubo = 100,00 mm.

4x0,006014
V= -=0,77 m/s

Tíx(0,100)

Os conjuntos elevatórios têm edutores e cavaletes de aço galvanizado de 4’

(DN100) Norma NBR 5580, Classe M, com extremidades com roscas cônicaS;

atendendo a NBR 6610, NBR 6946 e DIN 2986.

■ Cálculo das perdas de carga:

As perdas de carga são calculadas pela formulação de Darcy-Weisbach, sendo

o valor de f calculado pela equação de Swamee (1993). Os valores de ‘e’ adotados

são 0,00015 m para FG (edutor e cavalete), 0,00001 m para o PVC da adutora e

0,00015 m para a tubulação de FF da subida para o reservatório.

o Perda de Carga Localizada (hi):

Para obtenção da perda de carga localizada faremos uso da seguinte

formulação.

hf = k
2g

Onde;

■ V = velocidade (m/s);

■ g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

■ k = coeficiente de perda de carga;

■ hf = perda de carga localizada (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hfi):

CAVALET1E

DiâmetroValor de Vazão Velocída

de (m/s)
Conexões Quant. VV2g hfi

K (mm) (m3/s)

Ampliação gradual

Curva 90°

0,3 100 0,006014 0.011 0,77 0,030L L L L

M1 100 0,006014 0.030 0,010,77 L

Curva 45° 2 0,2 100 0,006014 0,77 0,030 0,01

Registro de gaveta 2 0,6 100 0,006014 0,77 0,030

0,030

0.04L L

Tê passagem direta 0,61 100 0,006014 0,77 0,02

Válvula de retenção 2 2^5 100 0,006014 0,77 0,030 0,15L

0,24TOTAL
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● Na Adutora enterrada (PVC DN 100) (hf2):

ADUTORA ENTERRADA

Diâmetro

(ntn)

Velocida

de (m/s)

Valor de Vazão

(m3/s)
hÍ2Conexões VV2gQuant. K

0,030 0,04M 100 0,006014 0,77Curva 90® 3

0,030 0,02100 0,006014 0,77Curva 45® 3
L

0,010,006014 0,77 0,030100Registro de gaveta

Tê passagem direta

1

0,020,6 0,77 0,030100 0,0060141

0,08TOTAL

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 100) (hfs):

ADUTORA SUBIDA

Diâmetro Velocida

de (m/s)

Valor de Vazão

(m3/s)
W2g hf3Conexões Quant.

(mm)K

0,081M 106 0,01111 1,26Ampliação gradual

Curva 90°

0

0,09M 1,20 0,0733 80 0,006014 LL

0,010,2 1,20 0,07380 0,006014Registro de gaveta

Saída de canalizaçãg

1

0,071,20 0,0731 80 0,0060141

0,18TOTAL

hi = hfi + hf2+ hfa

hi = 0,24 + 0,08 + 0,18 = 0,50 m

o Perda de Carga Contínua (h2):

Para obtenção da perda de carga contínua utilizaremos a Fórmula Universal de

Darcy-Weisbach expressa abaixo.

fxLx V
hf =

2xDxg

Ainda, como auxílio, utilizaremos, também o número de Reynolds e o

parâmetro de rugosidade e para obtenção do fator de atrito da Fórmula Universal,

expressos a seguir.

0,125-I-161

2500 V
8

5,74644Q e
£ e f =< + 9,5 InRe =

10‘®;t(Zí ’ 3,7D Re ReRe J y V

Onde:

■ Q = vazão de bombeamento (mVs):

■ 0 = diâmetro (m)

■ Re = Número de Reynolds

■ £ = rugosidade absoluta (m);
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f = coeficiente de atrito:

V = velocidade (m/s);

L = extensão da tubulação (m);

g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

hf = perda de carga contínua (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hf4):

CAVALETE E EDUTOR

hf4Q(m3/s) D (mm) V(m/s) fDescrição L(m) Re£

0,040,006014 76573 0,02269444100 0,77 0,00015TUBO FoFo 5,47

0,02269444 0,010,006014 100 0,77 0,00015 76573TUBO PVC PBA-CL15 1,5
L L

TOTAL 0,05L

Obs.: a profundidade de colocação da bomba será de 150,00 meo

comprimento de tubos no cavalete será de 2,50 m, portanto o comprimento do

conjunto edutor mais cavalete será de 152,50 m.

● Na Adutora enterrada (PVC DN 100) (hfs):

AEHiTORA ENTERRADA

hfsL(m) Q(m3/s) D (mm) VÇm/s) Re fDescrição e

0,015349595 8,51TUBO PVC PBA-CL15 1440,881 0,006014 1,36 0,00001110209775
L

8,51TOTAL

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 150) (hfe):

ADUTORA SUBIDA

Descrição L(m) Q(m^/s) D (mm) V(m/s) f hfgRe£

0,02269444 0,1521,61 1 0,006014 100 0,77 0,00015 I 76573TUBO FoFo

TOTAL 0,15

h2 = hf4 + hfs + hfe

hi = 0,05 + 8,51+0,15 = 8,71 m

o Perda de Carga Total (hf);

hf = hi + h2

hf= 0,50+ 8,71 =9,21 m

■ Cálculo da altura manométrica:

Desnível Geométrico (DG):o

Dados:
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Obs.: foram estimados os valores de nível estático e dinâmico, valores necessários

para o dimensionamento do equipamento de recalque. Salientamos que seja

realizado um novo dimensionamento quando os valores reais forem

disponibilizados.

Nível estático = 17 m;

Profundidade do nível dinâmico (ND) = 90,00 m;

Cota do terreno na boca do poço (CP) = 9,00 m;

Cota de chegada no reservatório (CR) = 30,10 m.

o Desnível geométrico = CR + ND - CP

o Desnível geométrico (DG)= 30,10 + 90,00 - 3,07 = 117,03 m.

o Altura manométrica total (AMT):

AMT = DG + hf

AMT= 117,03 + 9,21 = 126,24 mea.

■ Potência estimada da bomba;

A Potência é dada pela expressão:

p _ Y(kg/m^)
Mev) “

75n

Onde:

■ P - potência (cv)

■ Y' ("l OOOkg/m^) é o peso específico da água.

■ Q - vazão de bombeamento (m^/s)

■ Hmt - Altura manométrica (mea)

■ n - rendimento adotado.

Dados:

Vazão de recalque = 0,006014 m^/s

AMT= 112,06 mea

^ Rendimento adotado = 75%

Potência requerida:
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1000x0,00614x126,24
P(CV)-

75x0,75

P(cv)=13,73 cv

Potência com folga = 13,73 x 1,30 = 15,96 cv

Adotado potência da bomba de 20,00 cv.

3.4.4 Poço P-04:

■ Adutoras:

O pré-dimensionamento econômico da adutora foi feito com auxílio da equação

de Bresse, considerando a vazão de bombeamento e o coeficiente de Bresse (k):

D(m) = kVQ(m%)

Sendo:

D - Diâmetro (m)

k - coeficiente de Bresse (para sucção de bombas varia de 0,8 a 1,6)

Q - Vazão de bombeamento (0,006014 mVs)

=1,00x^0,006014D
(m)

m = 77,6 mm

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

D adotado adutora (enterrada) adotada = 100 mm (PVC PBA cl15)

Verificação da velocidade;

De cálc. = 0,077552548

4Q
V =

;rD^

Adutora enterrada (PVC PBA-CL15 DN100):

Diâmetro externo = 110 mm

Espessura do tubo = 5 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
-=0,77 m/sV=

nx(0,100)

Adutora subida reservatório (Ferro Fundido DN150 PN10);

Diâmetro externo = 100 mm
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Espessura do tubo = 5,0 mm

Diâmetro interno do tubo = 100 mm

4x0,006014
V= -=0,7 m/s

TTX(O.IOO)

■ Edutor e Cavalete:

A determinação do diâmetro mínimo do edutor e cavalete é feita pela

expressão:

D(mm) = 639,57Q(m^/s)

=639,5^0,006014D
(mm)

Dmin = 87,57 * 88 mm

Dadot = 100 mm

Verificação da velocidade:

4Q
V =

;rD^

Diâmetro externo do tubo = 110,00 mm;

Espessura da parede do tubo = 5,00 mm;

Diâmetro interno do tubo = 100,00 mm.

4x0,006014
-=0,77 m/sV=

TTX(0,100)

Os conjuntos elevatórios têm edutores e cavaletes de aço galvanizado de 4’

(DN100) Norma NBR 5580, Ciasse M, com extremidades com roscas cônicas

atendendo a NBR 6610, NBR 6946 e DIN 2986.

■ Cálculo das perdas de carga:

As perdas de carga são calculadas pela formulação de Darcy-Weisbach, sendo

0 valor de f calculado pela equação de Swamee (1993). Os valores de ‘e’ adotados

são 0,00015 m para FG (edutor e cavalete), 0,00001 m para o PVC da adutora e

0,00015 m para a tubulação de FF da subida para o reservatório.

o Perda de Carga Localizada (hi):
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Para obtenção da perda de carga localizada faremos uso da seguinte

formulação.

hf = k

2g

Onde;

■ V = velocidade (m/s);

■ g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

■ k = coeficiente de perda de carga;

■ hf = perda de carga localizada (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hfi):

CAVALETE

Diâmetro

(mm)

Valor de Vazão

(m3/s)

Velocida

de (m/s)
VV2g hfiConexões Quant. K

0,3 0,030 0,01Ampliação gradual 100 0,006014 0,771
LL L

M 0,030 0,01100 0,006014 0,77Curva 90° 1

0,010,2 100 0,77 0,030Cun/a 45° 2 0,006014

0,6 0,030 0,04100 0,006014 0,77Registro de gaveta

Tê passagem direta

Válvula de retenção

2

0,6 0,030 0,02100 0,006014 0,771

0,152A 100 0,006014 0,77 0,0302 L

0,24TOTAL

● Na Adutora enterrada (PVC DN 100) (hf2);

ADUTORA ENTERRADA

Diâmetro

(mm)

Valor de Velocida

de (m/ s)

Vazão

(m3/s)
hÍ2W2gConexões Quant. K

M 100 0,006014 0,77 0,030 0,04Curva 90® 3

0,02100 0,006014 0,77 0,030Curva 45® 3
L L

0,01100 0,006014 0,77 0,030Registro de gaveta

,Tê passagem direta

1
L

0.020,6 100 0,006014 0,77 0,0301
4

TOTAL 0,08

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 100) (hfs):

ADUTORA SUBIDA

Diâmetro

(mm)

Vazão

(m3/s)

Valor de Velocida

de (m/s)
W2g hf3Conexões Quant. K

M 106 0,01111 1,26 0,081Ampliação gradual
Curva 90®

0
4

0,073 0,093 M 80 0,006014 1,20

0,01M 80 0,006014 1,20 0,073Registro de gaveta

Saída de çanalização

1

1,20 0,073 0,0780 0,0060141 1
4

TOTAL 0,18
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hl = hfl + hf2+ hf3

hi = 0,24+ 0,08 + 0,18 = 0,50 m

o Perda de Carga Contínua (h2):

Para obtenção da perda de carga contínua utilizaremos a Fórmula Universal de

Darcy-Weisbach expressa abaixo.

fxLxV'
hf =

2xDxg

Ainda, como auxílio, utilizaremos, também o número de Reynolds e o

parâmetro de rugosidade £ para obtenção do fator de atrito da Fórmula Universal,

expressos a seguir.

0.125
-1-16'

8

f £ 5.74^^64 25004Q
, £e f = ● + 9,5 InRe =

3,7D Re ReRe y V

Onde:

Q = vazão de bombeamento (m^/s);

0 = diâmetro (m)

Re = Número de Reynolds

£ = rugosidade absoluta (m);

f = coeficiente de atrito;

V = velocidade (m/s);

L = extensão da tubulação (m);

g = aceleração da gravidade (9,8 m/s^).

hf = perda de carga contínua (mea)

● No Cavalete e Edutor (FoGo DN 100) (hf4):

CAVALETE E EDUTX)R

f hf4Q(m^/s) D (mm) V (m/s)Descrição L(m) Ree

0,02269444 0,040.006014 100 0,77 0,00015 76573TUBO FoFo 5.47 L LL

0,010,006014 76573 0,02269444100 0,77 0,00015TUBO PVC PBA-CL15 hl LL L

TOTAL 0.05L

Obs.: a profundidade de colocação da bomba será de 150,00 meo

comprimento de tubos no cavalete será de 2,50 m, portanto o comprimento do

conjunto edutor mais cavalete será de 152,50 m.
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● Na Adutora enterrada (PVC DN 100) (hfs):

ADUTORA ENTERRADA

hfsDescrição L(m) Q(m3/s) D (mm) V (m/s) fRec

0,000011102097 0,015349595TUBO PVC PBA-CL15 1593,061 0,006014 1,36 11,4475
L

TOTAL 11,44

● Na Adutora de subida para o reservatório (FoFo DN 150) (hfe);

ADUTORA SUBIDA

f hfsL(m) Q(m^/s) D (mm) V(m/s)Descrição ReE

0,1521.61 0.006014 100 0.77 0,000151 76573 0,02269444TUBO FoFo LL L

TOTAL M5

h2 = hÍ4 + hfs + hfe

hi = 0.05 + 8,51+0.15 = 8,71 m

Perda de Carga Total (hf):o

hf = hi + h2

hf= 0,50+ 11,44 = 11,94 m

■ Cálculo da altura manométríca:

Desnível Geométrico (DG):o

Dados;

Obs.: foram estimados os valores de nível estático e dinâmico, valores necessários

para o dimensionamento do equipamento de recalque. Salientamos que seja

realizado um novo dimensionamento quando os valores reais forem

disponibilizados.

Nível estático = 17 m;

Profundidade do nível dinâmico (ND) = 90,00 m;

Cota do terreno na boca do poço (CP) = 9,00 m;

Cota de chegada no reservatório (CR) = 30,10 m.

Desnível geométrico = CR + ND - CP

Desnível geométrico (DG)= 30,10 + 90,00 - 3,26 = 116,84 m.

o

o

o Altura manométrica total (AMT):

AMT = DG + hf
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AMT= 116,84+ 11,94 = 128,78 mea.

■ Potência estimada da bomba:

A Potência é dada pela expressão:

Y(kg/m^)'^ H
(m®/s)' 'mt

P
(cv)

75n

Onde:

■ P - potência (cv)

■ Y- (1000kg/m^) é o peso específico da água.

■ Q - vazão de bombeamento (m^/s)

■ Hmt - Altura manométrica (mea)

■ r\ - rendimento adotado.

Dados:

Vazão de recalque = 0,006014 m®/s

^ AMT= 112,06 mea

Rendimento adotado = 75%

Potência requerida:

1000x0,00614x128,78
P(CV)- 75x0,75

P(cv)=14,06 cv

Potência com folga = 13,73 x 1,30 = 18,274 cv

Adotado potência da bomba de 20,00 cv.

Equipamentos sugerido:

Para os Poços P01, P02, P03, P04 será recomendado o seguinte equipamento
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DataClíenie

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS 10/11/2022

Produto

BHSE 635-7

Freq (Hz) Categoria0 Poço (pol.)Potôncia (HP)

20,00

rj° Pólos 0 Rotor B (mm)

99,20

Tipo Rotor B

Semi-Axial660 2 N

Tensão (V) Fases 0 Recai Corr. Hom (A) Cos/(100%) Rend. (100%)Motor Ind. Prot

IP 68 3’ 78,5M6G 380 3 36 0.84

Fator serv Tipo Rotor M

Gaiola

Temp Máx (®C) R Conj. (%)

50,16

N® CurvaIp/ln Rotação (rpm)

3460

Classe Isol.

B21565.31 40Y 1,00

Imagem Rotor- Ponto Selecionado -

NPSHrVazão Altura

21,65 mYh 3,12 m128,7 m
Potência Cons. Rend. Hidr.

63,9 %15,93 HP
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ES8-8R LB ver 3 2Conlomie os padrões da rxrrma ISO 9906.
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enl/c o nível estático c nivel dinâmico.


